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Параметры

High-voltage sealed complete distributors. 
Parameters
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27311-87

ОКП 34 1470

Дат* ведения 01.01.6В

Несоблюдение стандарта преследуется по такому

1. Настоящий стандарт распространяется на устройства ком
плектные распределительные герметизированные высоковольтные 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ ) на номинальные напряжения 
110— 1150 кВ, предназначенные для нуж д народного хозяйства и 
экспорта.

Стандарт устанавливает основные параметры, характеризую
щие комплектные распределительные устройства.

2. Основные параметры комплектных распределительных уст
ройств должны соответствовать указанным в таблице.

Н и гм сп о м н ве  парам етра Значение парам етра

Номинальное напряжение перс- П О : 2 2 0 ;  3 3 0 ;  5 0 0 ; 7 5 0 ; 1 1 5 0
мемного тока частоты 5 0  Гц, кВ

Номинальный ток отключения пы- 3 1 ,5 ; 4 0 ; 5 0 ; 6 3 ;  6 0
ключа теля», кА

Номинальный ток отвода*. А 6 3 0 ; 1000: 1 2 5 0 ; 1 6 0 0 ; 2 0 0 0 ;

Номинальное давление элегаза.

2 5 0 0 ; 3 1 5 0 . 4 0 0 0 ; 5 0 0 0 ;
6 3 0 0 ; 8 0 0 0
Указывают в стандартах на КРУЭ

МПа конкретных типов

• При частоте 60 Га значение номинального тока отаола и номинального 
тока отключения выключателя устанавливают в технических условиях на кон- 
хретные типы КРУЭ.
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