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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Общие технические требования ГО СТ

Power generating sets and mobile electric power 23377— 84
stations with internal combustion engines.

General technical requirements
OKU 33 7500. 33 7800 
ОКСТУ 3375, 3378

Дата наеден ия 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на передвижные и ста
ционарные электроагрегаты и на передвижные электростанции с 
двигателями внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты и 
электростанции).

Стандарт не распространяется на судовые, тепловозные, сва
рочные электроагрегаты и элекгроагрегаты летательных аппара
тов и энергопоезда.

Термины и определения — по ГОСТ 20375.
(Измененная редакция, Изм. № I).

I. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Электроагрегаты и электростанции классифицируют в со
ответствии с табл. I.

Нмапие официальное 
*  ★

Перепечатка воспрещена

2 Зак. 29R1 3



ГОСТ 23377-84

Таблица Г
Классификаций

Признак классификации
»лсктроаГ|КГ41<>э эЛеКТМ станций

По роду тока Постоянного тока. 
Переменного бДИСЦШхкб-

го тока.
Переменного трехфазмо- 

го тока.

Постоянного тока. 
Переменного однофаз

ного тока.
Переменного трех

фазного тока
По виду первичного Бензиновые (карбюра- Бензиновые (карбю-

двигэтоля торные).
Дизельные.

раторные).
Дизельные.

Газотурбинные. Газотурбинные.
По способу охлажде- С воздушной системой С воздушной системой

«ни первичного даш-ате- охлаждения. охлаждения.
ля С, водовоздушной (радиа

торной) системой охлажде
ния.

С водо-аодяиой (даух- 
контурной) системой ох
лаждении

С водоврздушной (ра
диаторной) системой оХ- 
лйжлеяйя

По способу зашиты от 
атмосферных воздсйст-

КапОтного исполнения. КЗПотйого ис ПОЛИС 
ния.

внй бесканотНого истюлие 
ния.

Контейнерного исполне
ния.

Куювяого ясполне- 
ния.

Бескапотного испол
нения.

Контейнерного испол
нения.

По степени ПОДВИЖ
НОСТИ

Передвижные, в том чис
ле встраиваемые. 

Стационарные.

Передвижные.

По способу перемеще
ния

Переносные.
На прицепе (прице

пах).
На автомобиле (ав

томобилях).
Самоходные.
На раме-сэларкях
Блочно-тракспорта-

бсльиые.
На железнодорожной 

платформе (в вагоне).

По числу ИСТОЧНИКОВ 
электрической энергии

Одиоагрегияые. 
Много» грегатиые, в 

том числе комбиниро
ванные.

1.2. Условные обозначения электроагрегатов и электростан
ций— по ГОСТ 23162.
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2. ОБЩИЕ Ш А М Е С К И Ё  ttt fc b fe A f tM

2.1. Т р е б о в а н и я  по н а з н а ч е н и ю
2.1.1. Номинальные параметры электроагрегатов и электростан

ций должны соответствовать приведенным в табл. 2.
Таблица 2

Нан ««кование параметра Ноема

Номинальная мощность, гВг По нормативно-техниче
скому документу

Номинальное напряжение. В:
28.5; 115. 230постоянного тока

переменного однофазного тока 230. 115
переменного трсхфазиосо тока 230; -100; ЙЭОО; 10500

Номинальная частота переменного тока. Гц 50; 400
Номинальный коэффициент мощности при ин

дуктивной нагрузке при мощности:
0.5 кВт 0.8; 1.0
1 кВт и выше 0,8

2.1.2. Номинальная мощность элейтроагрега^ов н электростан
ций должна быть обеспечена при атмосферный условиях, приве
денных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тип мепгоозгрегато» АтмОСФСаМ* давление ТСмПевотгпа дао»-
и адеигростанцяв (сстлнет значение).

КПП (мм от. ст.)
««amnero воздуха. 

К СС) «лажвость осодуха. %

Передвижные 90 (674) 313 (40) 70 или 98 при
алектроагрегаты 298 К 

(25 X )

Стационарные
элекгроагрегаты
мощностью;

до 500 кВт 90 (674) 313 (40) 70 или 98 
при 298 К 
(25 С)

се. 500 кВт 100 (750) 300 (27) 60 или 98 
мри 298 К 
(25*С)

Электростанции
мощностью:

до 500 кВт 90 (674) 313 (40) 70 иди D8 
при 298 К 
(25*0

св. 500 кВт >00 (750) 300 (27) 60 или 98
при 298 К 
(25*0

Б



ГОСТ 23377-М

2.1.3. Сочетание основных параметров электроагрегатов раз
личных типов должно соответствовать данным, приведенным в 
табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Тип адехтроагрсгатоа РОД ТО«8 Напряжение.
в

Частота 
тока. Г*

Номинальная 
мощность, кВт

Передвижные
бензиновые

Перемен- 
ный одно
фазный

115 400 0.5; 1

230
50 0.5; 1; 2; 4

«ю 0.5; 2; 4

Перемен
ный трех- 
фазный

230
50 1; 2; 4; 8; 16; 30

400 4 ; 8; 16; 30

400 50 2: 4; S; 16; 30

Постоян
ный

28.5 _ 0.5; 1; 2. 4; 8

115 __ _ Ъ  4; 8; 16

230 _ 16 ; 30

Передвижные
дизельные

Перемен
ный одно
фазный 230

400 8

Перемен
ный трех- ’ 
фазный 230

50 4; 8; 16; 30; 60; 
100

400 8; 16; 30; 60; IOO, 
200

400
50 4; 8; 16; 30; 60; 

100; 200
400 60; 100; 200

Постоян
ный

28.5 __ 4; 8

115 — 8; 16

230 — 16; 30

Стационарные
дизельные

Перемен
ный трех
фазный

230

50

4; 8; 16; 30; 60

400 8; 16; 30; 60; 100; 
200; 315; 500; 630

6300
500; 630; 1000. 
1600; 2000; 
3160; 5000

10600 500; 1000; 1600; 
2000; 3150: 5000

6



ГОСТ 23377-М

Продолжение табл. 4

Тип »леггро*тг»тов Род Т О К*
Наппяжеиис.

В
Чмто?» 
ток». Гц

HOMHH*.tbMH» 
мощность, «Вт

Передвижные Перемен- 230 30: 60
газотурбинные ный трех- 

фаэный 400 30; 60. ЮСУ. 200; 
503

. 6300 50 1000; 2000; 3150; 
5000

10500 1000; 2000; 3150; 
5000

2.1.4. Сочетание основных параметров электростанций различ
ных типов должно соответствовать данным, приведенным в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Тип алсхтростлкииА Рол Т О К *
Нйсшяастпис.

В
Частот* 
ток». Ги

Номинал тая  
мощность. кВт

Бензиновые
Перемен

ный одно
фазный

230 50 0.5; 1; 2; 4

Перемен
ный трех
фазный

230
50 4 ; 9-. 16 ; 30
400 16; 30

400 50 4. 8; 16; 30
Постоян

ный
28.5 — 0.5; Г. 2; 4
115 — 2; 4; Я

Дизельные

Перемен
ный трех
фазный

230
50 8; 16; 30. 60
400 8; 16; 30; 60. 

100; 200

Перемен
ный трех- 
фззиый

400 50 4; 8; 16; 30; 60; 
100; 21»; 500; 1000

400 60. 100; 200
6300 50 1000
10500

Постоян
ный

115 _ 8:’ 16
230 _ 16

Газотурбинные
Перемен

ный трех- 
фазиый

•400

50

30; 60; 1С0; 200; 
500; 1000

6300 1000; 2000; 
3150; 5000

10500 1000; 2000; 
3150; 5000

Сочетание основных параметров дизельных электростанций 
мощностью свыше 1000 кВт устанавливается в технических зада
ниях на их разработку с учетом требований п. 2.1.1.

(Измененная редакция, Изм. № I).
7



ГОСТ 23377—и

2.1.5. Норму качества электрической энергии элсктроагрегатов 
И электростанций переменного тока при номинальном коэффици
енте мощности и постоянного тока должен соогветстрорзть энруе- 
еиям. выбираемым из рядов, приведенных в тафл. 6, и их устанав
ливают в стандартах На электроагрегаты и электростанции конк
ретных типов.

Таблица 6

Наниенокавис показателя Норма

Переменный ток
У с та н о в и л с я  оправддес нрррярсчи* в ус

тановившемся тепловом состоянии при изыске- 
мии симметрично! нагрузки' от Ю’до |'00%"яо- 
•нняльной мощности, %

Установившееся отклонение напряжения в ус-
±2; ±3; ±5

там оаииш ем ся тепловом состоянии ори неизмен
ной симметричной идгрузхе » диапазоне 
2&— 100 % номинальной мощности, % 

Установившееся отклонение напряжения в ус-
±0.5; ±1,0

тановившеися тепловом состоянии при неиз
менной симметричной нагрузке в диапазоне 
1 0 - 25% номинальной мощности. %

Переходное отклонение напряжении при евро- 
се-иябросе симметричной нагрузки:

i± 1,0; ±1.5; ±3.0

100 % иоминадьной мощности, % 
время восстановления, с 
50 % номинальной мощности 
время восстановления, с 

Установившееся отклонение частоты яри неиз
менной симметричной нагрузке в диапазоне

±20; ±30 
2; 3; 5 
±10; ±15 
1; 2; 3

25- 100 % номинальной мощности. % 
Устанопнвщесся отклонение частоты при пси»-

±0.5; ±1,0

менной симметричной нагрузке до 25 % номи
нальной мощности, %

Переходное отклонение частоты при сбросе 
набросе симметричной нагрузки (00 % номи-

± 1 .0 .  ±1.5; ±2.0; 
±2,5

нальной .мощности, %
время восстановления. с

Коэффициент атшлитудиой модуляции напря
жения частотой -tOO Гц при симметричной на-

± 6 ;  ± 8 ;  ± 1 0  
3 ;  Б

груз к*. %
Коэффициент искажения синусоидальной кри

вой напряжения при холостом коде и номиналь
ном напряжении. %:

1,0; 1.6; 2.0

трехфаэного тока
однофазного тока

Коэффициент небаланса напряжения при не
симметричной нагрузке фз» с коэффициентом не
баланса тока до 25 %• номинального значения 
силы тока (при условий, что ни в одной’ н» фаз

5; 10-. 16 
20

сила тока не превышает номинального значе
ния!. % 5; 10

8
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П(юдо.1Ж*ни( табл. 6

н nrtf MTMI

Постоянный ток

Норм*

Установившееся отклонение напряжения в ус
тановившемся тепловом состоянии fnp<) йыеяеннн 
Иагру^КЦ от О АО IQOfc НЯМННМько* M0 UWO-
•С7Н. %

Установившая отклонение нгпря^ен^я q Ус
танови пшене я тепловом йостоянни при лютой 
неизменной нагрузке во всем Анализом до 
J0Q % ИОМИМАМО! МЯШИОСТИ. %

Переходное отклонение напряжении при c&jo- 
<е-иа«тр<кс 1QP % чагрумч. % 

время восстановления, с 
Коэффициент пульсации напряжения при р«- 

ч5ото чэ нагрузку (беэ буферной аккумуляторной 
батареи), %

*2; *3 ; * 5

±2: *3
±Ю; *15; ±2Д 
0.5; 1; 2; 3; 5

3. 6
П р и м е ч а н и я ;
•1. Нормы качества электрической энергии указаны в процентах номиналь

ных значений напряжения и частоты тока.
2. Значения 'отклонении яаарйжени* не относится к мекгроагрегатам и 

электростанциям С РУУИММ рсГУ-ТЧрОвЭКНРМ ЧИЛРЩКСННН-

2.1.6. Температурное отклонение напряжения электроагрегатов 
и электростанций мощностью 2 кВт и вЪште, имеющих генераторы 
с  корректором напряжения, должно быть не более ±1,0% уста
новленного в начале режима при изменении температуры окру
жающего воздуха не более чем на 15 К (15СС).

2.1.7. Изменение уставки автоматически регулируемого напря
жения электроагрегатов и электростанций должно обеспечиваться 
при любой нагрузке во всем диапазоне до номинальной мощности. 
Значение уставки напряжения в процентах номинального значения 
напряжения следует выбирать из ряда:

—5; ±6;I*fp; —10; ± 10  — для электроагрегатов и электростан
ций переменного тока;

± 5; ± 1 0 ;^ i5 ; ±20 — дли электроагрегатоа и электростанций 
постоянного тока.

2.1.8. Электроагрегаты и электростанции должны допускать 
перегрузку по мощности (по току при номинальном коэффициен
те мощности) на 10% сверх номуцадьнай в течение I ч в условиях, 
указанных в табл. 3.

Между лерегрузхами должен быть перерыв, необходимый для 
установления нормального тепловдго режима электроагрегатов и 
.электростанций. Общее время работы э^рктроагрегатов н электро
станций с указанной перегрузкой не должно превышать времени,

9



ГОСТ 23377-М

составляющего 10% назначенного ресурса до первого капиталь
ного ремонта.

2.1.9. Электроагрегаты и электростанции переменного трехфаз
ного тока мощностью 8 кВт и выше, к которым предъявляют тре
бования к параллельной работе, должны обеспечивать устойчивую 
параллельную работу между собой и с другими электроагрегатами 
и электростанциями с аналогичными характеристиками системы 
регулирования (при соотношении мощности электроагрегатов и 
электростанций не более 1:3), а электроагрегаты н электростанции 
частотой 50 Гц, напряжением 400 В н выше также и с местной 
электрической сетью (передвижные электроагрегаты н электро
станции мощностью до 200 кВт только на время, необходимое для 
перевода нагрузки на сеть и обратно).

Однотипные электроагрегаты к электростанции переменного 
трехфазного тока мощностью 2 кВт и выше с бензиновыми двига
телями должны допускать включение на кратковременную парал
лельную работу при ручной синхровизацин на время, необходимое 
для перевода нагрузки с одного электроагрегата (электростанции) 
на другой (другую) без перерыва питания потребителей электро
энергией.

2.1.10. Степень рассогласования активной натрузки (неравно
мерность распределения автоматически регулирующихся активных 
нагрузок) между параллельно работающими электроагрегатами 
(электростанциями) в диапазоне относительных нагрузок 
20—100% не должна превышать 10% (см. приложение).

2.1.11. Неравномерность распределения автоматически регули
рующихся реактивных нагрузок при параллельной работе электро
агрегатов и электростанций в установившемся тепловом состоянии 
не должна превышать ±10% при условии, что степень рассогла
сования активной нагрузки не превышает 10% номинальной ак
тивной мощности электроагрегата (электростанции) меньшей мощ
ности. Диапазон изменения суммарной нагрузки параллельно ра
ботающих электроагрегатов и электростанций устанавливают в 
стандартах на элехтроагрегаты и электростанции конкретных ти
пов в зависимости от способа распределения реактивной нагрузки 
применяемых в них генераторов (см. приложение).

2.1.12. Электроагрегаты и электростанции трехфазного пере
менного тока частотой 50 Гц в ненагруженном состоянии должны 
обеспечивать возможность пуска асинхронного короткозамкнутого 
двигателя с пусковым током кратностью до 7 номинального зна
чения и мощностью (в процентах мощности электроагрегата и 
электростанции), не менее:

70 — при мощности до 60 кВт;
60 — при мощности до 100 кВт;
50 — при мощности 200 и 500 кВт;
35 — при мощности до 1000 кВт.

Ю



ГОСТ 25377—84

При мощности электроагрегатов и электростанций свыше 
1000 кВт предельную мощность электродвигателя устанавливают 
в стандартах или технических условиях на электроагрегаты н 
электростанции конкретных типов.

Загрузка электродвигателя при пуске должна быть не более 
30% номинального вращающего момента.

При включении асинхронного двигателя не должно происхо
дить отключение коммутирующих аппаратов электроагрегата или 
электростанции.

2.1.13. Автоматизация электроагрегатов и электростанций долж
на обеспечивать выполнение задач, приведенных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Урмеиь с лож поста 
«дач

Объем «том отминай
Степень ветоклтяэачии мектро

вгреготоя и улектростяяаиА

Первый Стабилизация выходных электрических пара
метров.

Защита электрических цепей

0

Второй Стабилизация выходных электрических пара
метров.

Аварийно-предупредительная сигнализация и 
аварийная защита

Автоматическое поддержание нормальной ра
боты после пуска и включения нагрузки, в том 
числе без обслужннання и наблюдения, в тече
ние 4 или 8 ч

•1

Третий Стабилизация выходных электрических пара
метров.

Аварийно-предупреди тел ьиая сигнализация и 
аварийная зашита.

Дистанционное и (или)' автоматическое управ
ление при пуске, работе и остановке со’ сро
ком необслуживаемой работы в течение 16 или 
24 ч

2

Четвер
тый

Стабилизация выходных электрических пара
метров.

Аварий но-лредупрсдитсльиая сигнализация и 
аварийная защита.

Дистанцкоиное и автоматическое или только 
автоматическое управление всеми технологиче
скими процессами, в том числе при параллель
ной работе, со сроком необслуживаемой работы 
в течение 150 или 240 ч

3

П р и м е ч а н и е .  В злектроагрегзтзх и .электростанции* мощностью до 
I кВт переменного тока и мощностью до 4 кВт постоянного тока допускается 
ручное регулирование напряжения.

3 Зак. 2951 11
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2.1.14. В электроагрегатах и электростанциях, кроме автома
тического, должно бить также ручное управление (за исключени
ем электрических параметров и защиты электрических цепей).

2.1.15. Порядок чередования фаз на всех выводах, зажимах и 
разъемных контактных соединениях электроагрегатов и электро
станций должен быть однотипным и соответствовать чередованию 
фаз: первая — вторая — третья при правом вращении генератора.

Маркировка и раскраска выводов силовых цепей должна быть- 
однотипной и соответствовать ГОСТ 183.

2.1.16. В зависимости от типа, назначения и мощности электро- 
агрегаты и электростанции должны быть оборудованы механиче
ским, электрическим или пневматическим пусковым устройством. 
Допускается оборудовать их двумя пусковыми устройствами, одно 
из которых является дублирующим.

2.1.17. Передвижные электроагрегаты и электростанции долж
ны быть оборудованы предпусковыми подогревательными устрой
ствами, работающими на топливе тех же сортов, что и первичные 
двигатели, и обеспечивающими пуск и прием нагрузки при темпе
ратуре окружающего воздуха о т ‘281 до 223 К (от плюс 8 до ми
нус 50°С) или поддержание теплового режима электростанций ку
зовного исполнения, необходимого для пуека и приема нагрузки.

Пуск передвижных электроагрегатов и электростанций с элек
трическим пусковым устройством должен осуществляться при 
температуре окружающего воздуха свыше 281 К (8°С) не более 
чем с трех попыток.

Время разогрева передвижных электроагрегатов и электро
станций, обеспечивающее готовность к приему 100%-ной нагрузки 
при температуре окружающего воздуха от 281 до 233 К (от плюс 
8 до мииус 40°С). выбирают из ряда: 20, 30, 40, 60 мин, включая 
время пуска подогревателя.

Время разогрева передвижных электроагрегатов и электростан: 
ций, обеспечивающее готовность к приему 100%-ной нагрузки при 
температуре окружающего воздуха от 233 до 223' К (от минус 40 
до минус 50°С), устанавливают в стандартах на электроагрегаты 
и электростанции конкретных типов.

2.1.18. Передвижные электроагрегаты и электростанции долж
ны быть работоспособными при наклоне относительно горизонт 
тальной поверхности до 10°.

2.1.19. Допустимый уровень радиопомех, создаваемых работа
ющими элекгроагрегатами и электростанциями, в зависимости от 
их назначения должен соответствовать «Общесоюзным нормам до
пускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8—72).

2.1.20. Вместимость расходных топливных баков передвижных 
электроагрегатов н электростанции должна обеспечивать работу 
при нормальной нагрузке без дозаправки длительностью, не ме
нее:
12
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4 ч — при мощности до 200 кВт;
2 ч — при мощности свыше 200 кВт.
2.2. К о н с т р у к т и в н ы е  т р е б о в а н и я
(Измененная редакция, Пэм. Л* 1).
2.2.1. Частоту вращения валов генераторов электроагрегатов

н электростанций выбирают из ряда: 12,5; 16,7; 25,0; 33,3; 50,0;
66,6; 100; 133,3; 200; 400 с '1.

2.2.2. Конструкцией электроагрегатов и электростанций долж
ны быть обеспечены доступ к элементам управления н обслужи
вания, элементам, требующим проверхи н регулирования, а также 
удобство монтажа и демонтажа.

2.2.3. Контрольно-измерительные приборы электроагрегатов и 
электростанций должны быть класса точности не ниже 2,5 (кроме 
частотомеров, приборов контроля изоляции и приборов контроля 
первичного двигателя, класс точности которых должен быть не 
ниже 4).

Для электроагрегатов или электростанций мощностью 0,5 и 
1 кВт допускается применять все контрольно-измерительные при
боры класса точности 4.

2.2.4. Электроагрегаты и электростанции мощностью 8 кВт н 
выше должны быть оборудованы счетчиком моточасов.

2.2.5. В выходных устройствах электроагрстатов и электростан
ций должны быть, кроме розеток, зажимы для отбора электриче
ской энергии.

Типы и параметры выходных устройств— по ГОСТ 27482.
(Измененная редакция, Иэм. № I).
2.2.6. Питание цепей управления электроагрегатов и электро

станций должно производиться по двухпроводной схеме постоян
ным током номинальным напряжением, выбираемым нэ ряда: 12, 
24. 110, 220 В.

2.2.7. Транспортные средства электростанций, предназначенных 
для перевозок авиатранспортом, должны быть оборудованы при
способлениями для отключения рессор (подвесок) для обеспече
ния перевозки и приспособлениями для закрепления.

2.2.8. На передвижных электроагрегатах и электростанциях 
должны быть предусмотрены швартовочные узлы и места крепле
ния при транспортировании.

2.2.9. Металлические и лакокрасочные покрытия электроагре
гатов и электростанций должны улучшать качество поверхностей 
и обеспечивать коррозионную стойкость деталей и сборочных еди
ниц при эксплуатации.

2.2.10. Имущество и все составные части электростанций дол
жны быть равномерно размещены на транспортном средстве. 
При этом имущество должно быть надежно закреплено с по
мощью ремней, скоб, растяжек, зажимов, перегородок и т. п. Мас-

з* 13



ГОСТ 23377-84

са отдельных укладок (ящиков, мешков и т. п.) не должна пре
вышать 60 кг.

2.2.11. Органы управления должны быть расположены на ли
цевой стороне пультов, щнтов, распределительных устройств элек
троагрегатов и электростанций.

2.2.12. Электроагрегаты и электростанции должны быть макси
мально унифицированы по типу или размерности первичных дви
гателей, генераторов, по принципиальным электрическим схемам, 
установочно-присоединительным размерам, по конструктивным 
решениям органов управления, а также насыщены стандартными, 
унифицированными, заимствованными и покупными составными 
частями, •

Уровень стандартизации и унификации электроагрегатов н 
электростанций должен быть не менее 70% и должен быть уста
новлен в стандартах на электроагрегаты и электростанции конк
ретных типов в виде коэффициента применяемости на уровне де
талей по числу составных частей.

2.2.13. Номенклатуру показателей технологичности электроаг
регатов и электростанций указывают в стандартах на электроаг
регаты и электростанции конкретных типов в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 4.409.

2.3. Т р е б о в а н и я  к с т о й к о с т и  при  в н е ш н и х  в о з 
д е й с т в и я х

2.3.1. Электроагрегаты и электростанции должны быть проч
ными и устойчивыми при воздействии вибрационных и ударных 
нагрузок, характеристики которых приведены в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Тип «лсктроагретато* 
и электростанций

Вябэосконаие ■«грудей Ударные «тулки 
многократны*

Дмлпллом частот, Ги
Максимальное
ускорение, g

Ускорение.
в

Длительность.
мс

• Стационарные гмехтроаг- 
регаты 1—100 1 Э 2 -2 0

Передвижные эдектроаг- 
регаты, не работающие при 
транспортировании, и элек
тростанции. к« работающие 
во время движения Г-3 6 0.5 15 2 -1 5

Передвижные электрон г- 
регаты, работающие при 
транспортировании, и элек
тростанции, работающие во 
время движения и (или) 
перемещаемые на автомоби
лях, прицепах и т . д . 1-Й0 5 15 .  2 -15-

14
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2.3.2. Электроагрегаты н электростанции должны быть устой
чивыми к атмосферным условиям, приведенным в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Тия »л«ктр0 8 П>«г»тоа 
и «лехтрсстхмаиЯ

Температура 
окружающего 
вомуха. К(*С)

Относительная 
влажность 
го т  уха. %

Атмосферное лая- 
лемяе (среднее 

хяячелме). 
кПа (мм рт. ст.)

Высота н»л 
уровнем 
моря, м

Передвиж
ные электроаг
регаты и 
электростанции

От 223 до 
323 (от минус 
50 до плюс 50)

До 98 нри 
298 К (25 °С) 
или до 100 при 
598 К (25 “С) 
с конденса
цией влаги

61.6 (462) 
при мощности 
до 200 кВт 
«ключ.

До 4000 
при мощ
ности до 
200 кВт 
•КЛЮЧ.

79,5 (596) 
при мощности 
500 кВт и 
выше

До -2000 
при мощ
ности 
500 кВт 
и выше

Стационар
ные электро- 
агрегаты

От 281 до 
323 (от 8 
до 50)

До 98 при 
298 К (25 4С)

79.5 (596) До 2000

П р и м е ч а н и е .  Значение относительной влажности воздуха устанавлива
ют в технических заданиях на разработку передвижных электроатрегагов и 
электростанций.

Допускается снижение мощности и увеличение удельного рас
хода топлива электроагрегатов и электростанций при температу
рах окружающего воздуха, превышающих приведенные в табл. 3, 
и (или) атмосферном давлении ниже значений, приведенных в 
табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.3. Передвижные электроагрегаты капотного и контейнерно

го исполнений и электростанции капотного, кузовного и контей
нерного исполнений должны быть устойчивыми при воздействии:

дождя интенсивностью 3 мм/мнн;
солнечной радиации с расчетной интегральной плотностью 

теплового потока (верхнее значение) до 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см*-с), 
в том числе при плотности потока ультрафиолетовой части спект
ра (длина волны 280—400 нм) 68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2-с);

снега, тумана, росы, инея;
воздушного потока максимальной скоростью до 50 м/с.
2.3.4. Передвижные электроагрегаты и электростанции должны 

быть работоспособными при предельной запыленности окружаю
щего воздуха, г/м3, не более:

2,5— работающие при перемещении;
0.5— не работающие при перемещении.
Стационарные электроагрегаты должны быть работоспособны

ми при средней запыленности воздуха 0,01 г/м*.
15
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Время непрерывной работы при указанных значениях запылен
ности воздуха устанавливают в стандартах на электроагрегаты и 
электростанции конкретных типов.

2.3.5. Передвижные электроагрегаты капотного и контейнерного 
исполнений и электростанции капотного, кузовного и контейнер
ного исполнений, предназначенные для эксплуатации в условиях 
динамического воздействия пыли, должны быть устойчивыми к 
абразивному воздействию кварцевого песка частицами размером 
не более 200 мкм, летящими со скоростью до 15 м/с.

2.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.4.1. Требования к надежности электроагрегатов и электро

станций — по ГОСТ 20439.
2.5. Т р е б о в а н и я  к т р а н с п о р т и р о в а н и ю  и х р а н е 

ни ю
2.5.1. Электроагрегаты и электростанции должны допускать 

транспортирование в нерабочем состоянии железнодорожпым. 
водным (речным и морским), автомобильным, а также воздушным 
транспортом на высоте до 10000 м в негермстизированных каби
нах.

Условия транспортирования электроагрегатов и электростан
ций в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

2.5.2. Электроагрегаты и электростанции мощностью до 
1000 кВт, подготовленные для транспортирования, должны допу
скать погрузку краном и вписываться в минимальные габаритные 
размеры погрузки железных дорог колеи 1520(1524) мм, в габа
ритные размеры грузовых автомобилей и автопоездов, люков, трю
мов и твиндеков морских и речных судов, а электроагрегаты и 
электростанции мощностью до 200 кВт, кроме того, в габаритные 
размеры грузовых люков и кабин самолетов и вертолетов.

Возможность виисынаемости электроагрегатов и электростан
ций больших мощностей в эти габаритные размеры устанавливают 
при их разработке.

2.5.3. Передвижные электроагрегаты и электростанции после 
транспортирования транспортом любого вида, а электростанции 
также после движения своим ходом или буксирования должны 
после развертывания надежно работать при номинальных пара
метрах без дополнительных регулировок и обслуживания.

Условия движения своим ходом или буксирования электро
станций, размещенных на шасси автомобилей и прицепов, а также 
в автомобильных кузовах-фургонах, определяют по нормативно
технической документации на применяемые транспортные средст
ва и устанавливают в технических заданиях на разработку элек
тростанций.

2.5.4. Общие требования к транспортированию и хранению 
электроагрегатов ы электростанций — по ГОСТ 26363.
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2.5.5. Условия хранения электроагрегатов н электростанций, 
определяемые местом их размещения, микроклиматическим райо
ном и типом атмосферы и характеризующиеся совокупностью 
климатических и биологических факторов, воздействующих при 
хранении на упакованные и (или) законсервированные электроаг
регаты и электростанции, устанавливают в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 15150.

Условия хранения или их сочетания устанавливают в стандар
тах или технических условиях на электроагрегаты и электростан
ции конкретных типов в соответствии с ГОСТ 26363.

2.5.4; 2.5.5. (Измененная редакция, Иэм. Jfr I).
2.5.6. Средства временной противокоррозионной защиты и ме

тоды консервации электроагрегатов и электростанций выбирают 
в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

2.5.7. (Исключен, Изм. № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкцией электроагрегатов и электростанций должна 
быть обеспечена безопасность при эксплуатации от поражения 
обслуживающего персонала электрическим током, травмирования 
вращающимися и подвижными частями и получения ожогов от 
частей, нагретых до высокой температуры.

3.2. Степень - защиты электроагрегатов и электростанций — 
по группе IP23 ГОСТ 14254.

3.3. Схема электрических соединений передвижных элсктроаг- 
регатов и электростанций переменного трехфазного тока должна 
иметь изолированную нейтраль (при соединении обмоток генера
тора по схеме «звезда» с выведенной нулевой точкой). Не допус
кается применять какие-либо устройства, создающие электриче
скую связь фазных проводов или нейтрали с корпусом или землей 
непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме 
устройств для подавления помех радиоприему.

3.4. В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощ
ностью 1 кВт и выше напряжением от 115 В и выше должно быть 
предусмотрено устройство для постоянного контроля изоляции, 
позволяющее измерять (оценивзть) сопротивление изоляции отно
сительно корпуса (земли) токоведущих частей электроагрегата и 
электростанции, находящихся под* напряжением. Для эксплуата
ции совместно с местной электрической сетью в передвижных 
электроагрегатах и электростанциях должно быть предусмотрено 
автоматическое защитное отключающее устройство. Должен быть 
предусмотрен контроль исправности этих устройств.

Не допускается применять устройства постоянного контроля 
изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.
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3.5. Металлические части электрооборудования, которые могут 
оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изо
ляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом элек
троагрегата или электростанции, а также с рамой транспортного 
средства электростанции.

3.6. На электроагрегатах и электростанциях напряжением вы
ше 115 В для подключения заземления должен быть установлен 
заземляющий зажим (болт, шпилька) и нанесен знак заземления

Г .
3.7. Электростанции, а в технически обоснованных случаях и 

передвижные электроагрегаты (кроме встраиваемых) напряжени
ем 115 В н выше должны быть укомплектованы стержневыми за- 
землнтелямн многоразового пользования по ГОСТ 16556 с при
способлениями для погружения в грунт и извлечения из него.

3.8. Сопротивление электрической изоляции силовых цепей 
между собой и по отношению к корпусу должно быть не ниже 
приведенного в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

ВдохеАстяуюши ft фахгоо

Сопротивление изоляция. МОм. ал я цепе* 
аомнивльвим напряжением. В

от 115 ло 100 6») 10500

Температура воздуха (2Э8±10) К 
f(25± Ю) ®Cj, относительная влаж
ность воздуха 45—80% , атмосфер
ное давление 84—107 кПа 
(630—800 мм рт. ст.)*: 3.0 32.0 40.0

холодное состояние изоляции 
горячее состояние изоляции (после 
работы в установившемся режиме 
при номинальной нагрузке) 1.0 8.0 10.0
Относительная влажность воздуха 

98% при 298 К (25 "С) и более низ
ких температурах без конденсации 
влаги о л 1.5 2.0

• При температуре выше 303 К (30 °С) относительная влажность воздуха 
не должна превышать 70 %.

3.9. Электрическая изоляция силовых токоведущих частей 
электроагрегатов и электростанций (хроме конденсаторов и полу
проводниковых приборов) в зависимости от их номинального на
пряжении должна выдерживать без повреждения в течение 1 мин 
испытательное напряжение частотой 50 Гц, практически синусои
дальное, указанное в табл, 11.
18
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Т а б л и ц а  It

Номинально* напряженка. В
Непитательное напряжение 
(действующее тнаяеяне). В

28,5 при мощности 0.5 кВт 500
1000
1600
1800
18000
24000

i I О,
■400
6Э00
10500

28,5 при мощности I кВт и выше 
115,230

3.10. Предельно допустимые значения уровней шума (уровней 
звукового давления ы уровней звука) на рабочем месте оператора 
не должны превышать значений, установленных в ГОСТ 12.1.003 
(см. приложение).

При уровнях звукового давления, превышающих предельные 
значения по ГОСТ 12.1.003, следует применять индивидуальные 
средства защиты от шума.

3.11. Предельно допустимые значения составляющей общей 
вибрации на рабочих местах (кресло оператора и пол кузова-фур
гона электростанции кузовного исполнения) не должны превы
шать значений, установленных в ГОСТ 12.1.012. В отсеках, где не 
предусмотрено пребывание персонала, требования х вибрации не 
нормируют.

3.12. Уплотнения разъемных соединений не должны допускать 
выбрасывания и подтекания смазочного материала, топлива, ох
лаждающей жидкости, а также пропуск отработавших газов.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на ра
бочих местах в отсеках кузовов-фургонов электростанций при еже
дневном пребывании в них персонала в течение 8 ч должны быть 
не более, мг/м8:

20 — окись углерода н отработавшие газы;
5 — окись азота:
100— пары бензина;
100— пары дизельного топлива;
1 — туман серной кислоты;
300 — пары углеводородов.
3.13. В электростанциях кузовного н контейнерного исполнений 

места размещения аккумуляторных батарей должны быть обору
дованы защитными кожухами и вытяжной вентиляцией.

3.14. Электроагрегаты к электростанции должны быть пожаро
безопасными и удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.004.

Топливные баки и топливопроводы не должны быть располо
жены вблизи источников тепла (глушителей, выхлопных труб, по
догревательных устройств и т. п.), а также вблизи коммутацион
ной аппаратуры или должны быть защищены теплоизоляцией от 
нагрева выше допустимого.
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Передвижные электроагрегаты и электростанции мощностью 
свыше 2 кВт должны быть снабжены средствами пожаротушения. 
Электростанции, автоматизированные по 3-му и 4-му уровням 
сложности, должны быть оборудованы автоматическими устройст
вами пожаротушения и пожарной сигнализации.

3.15. Электростанции кузовного исполнения должны быть обо
рудованы электроосвещением. Освещенность пола в проходах ме
жду оборудованием должна быть не менее 10 лк, а освещенность 
панелей щитов и пультов при комбинированном освещении не 
менее 100 лк. В отсеках автоматизированных электростанций, в 
которых не предусмотрено постоянное пребывание персонала, ос
вещенность панелей щитов и пультов должна быть не менее 20 лк.

3.16. В передвижных электроагрегатах капотного, контейнер
ного н бескапотного исполнений и в электростанциях капотного и 
контейнерного исполнений мощностью 2 кВт и выше панели щитов 
и пультов должны быть освещены. Освещенность должна быть не 
менее 20 лк.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Электроагрегаты и электростанции устанавливают, монти
руют и эксплуатируют в условиях и порядке, указанных в эксплу
атационной документации.

4.2. При перерывах в работе более 3 мес электроагрегаты и 
электростанции должны быть защищены от воздействия атмосфер
ных осадков и коррозии.

4.3. Периодичность технических обслуживаний электроагрега
тов и электростанций должна соответствовать или быть кратной 
периодичности технического обслуживания первичных двигателей 
электроагрегатов и электростанций.

4.4. Топливо, масло, смазочные материалы и специальные жид
кости для электроагрегатов и электростанций должны быть ука
заны в инструкции по эксплуатации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термам Пояснеете

Уровень шума Шум, который создает работавший (ра
ботавшая) элсктроагрсгат (электростан
ция), нормируемый предельным спектром 
допустимых значений звукового давления, 
которые не вызывают нарушения функции 
слухового анализатора организма операто
ра при учете времени его воздействия, а

Степень рассогласования актив
ной нагрузки

также уровнем звука, измеренным на час
тотной характеристике шумомера 

Наибольшая разность относительных 
активных нагрузок данного эясктроагре- 
глта (данной электростанция) и всех па
раллельно работающих злектроагрегатов 
(электростанций), вычисляемая в процен
тах по формуле

e * - ( f = T ~ ^ )  '« о .

Неравномерность распределе
нии реактивных нагрузок

где Р1 — фактическая активная нагруз
ка данного эдектроагрегата 
(данной электростанции);

Pi.„» — номинальная активная мощ
ность данного электроагре
гата (данной электростан
ции);

2Р< — фактическая активная нагруз
ка всех параллельно рабо
тающих злектроагрегатов 
(электростанций);

2Р„пы- номинальна* активная мощ
ность всех параллельно ра
ботавших электроагрегатов 
(электростанций)

Наибольшая разность относительных 
реактивных нагрузок электроагрегата 
(электростанции) наименьшей мощности и 
всех параллельно работающих электроаг
регатов (электростанций), вычисляемая п 
процентах но формуле

9 » = ( ^ ' _ s ^ . ) ' 100'
где Q, — фактическая реактивная на

грузка электроагрегатя (элек-
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Продолжение

Термин Поясяеиие

тростанцик) наименьшей мощ
ности:

Qu h  — номинальная реактивная мощ
ность элехтроагрегата (элект
ростанции) наименьшей
мощности;

2 Qi — фактическая реактивная
нагрузка всех параллельно 
работающих электроагрега- 
тов (электростанций);

ГО<«ом — номинальная реактивная 
мощность всех параллельно 
работающих эдектроагрега- 
тов (электростанций)
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вий эксплуатации электрических машин
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в части технических требований к поршневым двигателям внут
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