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УДК 621.3.015.1:006.354 Группа Е02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  с о  Ю З А  С С Р

РЯДЫ НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГО СТ

Series о! rated voltages of direct 23366 78
and alternating current

Дата введения с 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на изделия, имеющие 
выводы электрического соединения (подсоединения) с другими 
изделиями, и устанавливает ряды номинальных значений напря
жений на выводах этих изделий для постоянного к переменного 
тока с частотами но ГОСТ 6697 83.

2. Настоящий стандарт не устанавливает номинальные значе
ния напряжений:

для цепей, замкнутых внутри электрических машин, аппаратов 
и подобных им изделий, а также .функциональных узлов и меж- 
каскадных соединений аппаратуры;

для выходных цепей трансформаторов и выпрямителей, разра
ботанных и предназначенных для строго определенного примене
ния (входного трансформатора выпрямителя; выпрямителя, пред
назначенного для питания стабилизатора напряжения и т. п.);

для пепей изделий, работа которых не характеризуется фикси
рованной величиной напряжения (цепей отражателей клистронов, 
целей электроприводов с регулированием скорости двигателя);

для цепей устройств компенсации реактивной мощности, защи
ты, контроля н измерения;

для цепей переменного тока при несннусондалыюй форме на
пряжения, а также для нефиксированных частот н частот более 
10000 Гц;

на элек1|»одах элементов и аккумуляторов;
па выводах первичных измерительных преобразователей

И здание  оф ициальное

(С! Издательство стандартов. 1979 
(С; Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениямн
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С. 2 ГОСТ 23366-78

В этих случаях рекомендуется выбирать номинальные значе
ния напряжений из рядов предпочтительных чисел — R10 и R80 по 
ГОСТ 8032-84.

3. Настоящий стандарт должен применяться при разработке 
стандартов и технических условий (далее — НГД), где нормиру
ются значения поминальных напряжений. При этом Н ГД на изде
лия конкретных групп и видов должна содержать ряды значений 
напряжений, выбранных из настоящего стандарта.

При наличии ограничительных государственных н отраслевых 
стандартов и стандартов на изделия конкретных групп н видов, 
при разработке этих изделий не допускается применение настоя
щего стандарта для обоснования выбора значений напряжений 
сверх установленных ограничительными стандартами.

Настоящий стандарт составляет со стандартами на конкретные 
группы и виды изделии, содержащими ограни ч и тельные ряды на
пряжений, и ГОСТ 21128—83, ГОСТ 721-77, ГОСТ 18275 72 
единый комплекс стандартов.

Для радиоэлектронной аппаратуры и интегральных микросхем 
значения напряжений устанавливают в соответствии с требова
ниями ГОСТ 18275—72 и ГОСТ 17230—71.

4. Номинальные значения напряжений для конкретных групп 
и видов изделий, предназначенных для использования электро
энергии, должны выбираться из рядов, приведенных в табл I

Таблица I



ГОСТ 23366—7S С. 3

Продолжение 700. > /

Основной ряд 
малрлясияА 
постоянного 
п перемен- 
кого то»*

6000

10000

В спом оги  те л ь н ы е  р * д м  
н я й р е ж е и и й

п е р ги с в п О 'О
токи

UOCTOHKlIOTO
ТОК»

4<КК1
5000

*ооо
12000

Основной ряд чяпряжеимА 
постоя иною 
и вере пен
ного твяо

Вс№>мог«тмЫ1Ыр ряди напряжений

переиеписи*.
тока

1МКЮ0
I SflOfl1

fl'VTOni II. ,41
( О к *

40000
50000
60000

100000

150000

20000

35000

15000

25000 25«Ю0
30000

2.МООО j —
330000 —
500000 \ —
750000 t —

И50000 I —
П р и м е ч а й  и я:
1. Дли авиационной техники, летательных аппарате* и их иаяемиот ибо- 

рудования лопускаьчсн применяй, напряжения переменного тока 115. 20*» И
2. При установлении энатомин напряжений п ограничительных стандарт* 

предпочтительными яаляботси значенья основного рядя.
3. Дли ранее разработанного оборутооатнт лопугкаете» применить никря 

жение переменкою тока 127 В.
5. Номинальные значения напряжений па выводах иапчипкмп 

и преобразователей электроэнергии должны выбираться гм рчтов. 
приведенных в табл. 2.

Т а б л  и ца  2
Г !

Напрвжсди* 11.-трк ЖСГЧ1Х I' 11аЧ|>!*Ж«,«1ГЧ Я»Пр#ЖРИиЯ
п е р е м е н н о го  то ки  iiccT»*ii*,n i'o  т о к а  > я<чч-«м и ю г ч  - г л м  •и ц -ге ч н н о го  т л ..а

4Г>

ЬХ-

6 ь и о н
1) 6300 _

12 12 ввОО
28.5 2S.5 10500
42 — 13800 —

___ 48 15750 —

62 62 18000 -

115 115 20000 —

120 21000 -
208 — 27000 —

230 210 38500 —
400 121000 —

_ . 4 60 242000 —

600 690 317000 —

1200 1200 523000 —
3150 7*7000 —

120000

Примечании-
1 Для Алтарей допускается номинальное значение напряжении 24 В.



С. 1 I 0 (  Г 2:*ш —78

- Л<»«> споется применение номинальных малркженюТ 7 i 1» И переменного 
l,,r i ii 7. >4. В постоянного имей дли >и i поноют ч-тгмрпунергии зикырак- 
" ,ме . irviMiK!', а 1зкжс 36 И переменного imc.i  часгочип 400 п 1000 Гц п 57 В 
«:>•!. юна ,viн inro'icuKijii -зИскг|1и»1|с|)П1И летательных оппараыж

з Д.ш (моркчкых чб мелок траисформаюроп и аигохраисформлУирои па 
IIMipM.KCHHo свыше 1000 В D Особых случаях ишускжгтк применять ДОПОЛНИ- 
n .!i. 1*л иомнндлымс напряженин, отлк>|ак»1Ы « я  or сказанных в гзбл. 2 

Значении дополнительных номинальных яяп]>яжои:|ц — по ГОСТ 721—77.
1. Допускается разработка нсточпню*! и преобразователен #дсктрнческоЛ 

Biv .'hk с HOMima.ii.iiuM напряжением. ранным напряжению приемников, при 
корило» ПИ7ЭЮ1НВХ ЛИНИЯХ.

5. Для paiee разработанных источников и прсобрйзоцв гслоЛ допускаете и 
Кзпрнжешк' 133 И.

*». Допускается разрабожи приемников *ялект|и>э11ергпн с но* 
мпи.с ьмюм напряжением, рапным напряжению неro«iинков а пре- 
пиразина гелей при коротких питающих линиях 

I- 0. (Измененная редакция. Изм. № 1).
7. Д.;ц изделий, поставляемых на экспорт, допускается приме- 

I'cMie др-.гмх iioMiiira.u.iiux напряжений. установленных и заказс-
ч:|г>и щ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Мин нс repo  ном электротехничес
кой промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

Ь. Н. Начинкин (руководитель теми), Р. в. Кривошеев. 
Е. Г. Кримсиь, В. Ь. Троицкий

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственною комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 21.11.78 Л* 3061

3. Срок проверки — 1990 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6697—75 в части разд. 1, ГОСТ 8032-56 в ча
сти разд. 2, ГОСТ 21128—75 в части разд. 3

5. Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 38 -М3
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обочнатгнир 1ПЛ. п* 
М иг сгилка

ГОСТ 721 -77 
ГОСТ 6697- <5 
ГОСТ М Ш -М  
ГОСТ I723D 71 
ГОСТ 1*275- 72 
ГОСТ 21128-84

1О10рыЯ

Л
I■_>
Л
л
3

Новее пункт*

7, ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1991 г.) с изменением Jb I, ущ ерб
ленным в феврале 1988 г. (МУС 5—88)
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