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Несоблюдение стандарта преследуется по аахону

Настоящий стандарт распространяется па взрмиозашишениое 
электрооборудование (электротехнические устройства), элект
рические средства автоматизация и связи (в дальнейшем элект
рооборудование) группы II по ГОСТ 12.2.020—70 с гидом взры
возащиты «заполнение или продувка оболочки под шбыточким 
давлением» и устанавливает технические требования и методы 
испытаний но обеспечению изрыяозашнты электрооборудования.

Стандарт нс распространяется на кабели и провода.
Настоящий стандарт полностью соответствует С.Т СЭВ 3144 *1 

и Публикации МЭК 79—2.
(Измененная редакция. Иэм. Л* I ) .

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ

1.1. Токовсдушке или находящиеся иод напряжением ч«к и 
электрооборудования, н том числе электрооборудования общего 
назначения, встроенные в оболочку, заполненную или продувае
мую под избыточным давлением, должны находиться и среде <;•- 
numioro газа*.

Электрооборудование должно со о ш  гствоиать требованиям на
стоящего стандарта и ГОСТ 22782 0 - hi

(И зм ен ен н ая  ред ак ц и я , Илм. Лэ 1 ) .

* Определении термином, аримо-ислшх к (гапл-.р»' щникдепы к i 
i. ahhm приложении 4. _________________
Ивдвми* официальное Пврвпеч«>и* »оспр«м,е>а

* Переиздание аир  .in 1982 с Няме.нн'.е.и .V} /.
1-чи-[/\1к н гк м  е  апреле /9Я2 <•.; Пост. Л? и',05 or 2*(И Я 2 (НУС М 7 -1982

Ф  И здательстве стандартов, 198?
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1.2. Т р е б о в а н и я  к о б о л о ч к е  и г а з о п р о в о д а м
1.2.1. Оболочка, входящий н исходящий газопроводы, фунда

ментные ямы электрических машин и вес другие каналы, по ко
торым проходит защитный газ, о дальнейшем газопроводы, дол
жны изготовляться из материалов термически стойких и стойких 
к агрессивной окружающей среде.

1.2.2. Степень защиты оболочки и газопроводов должна быть 
нс ниже 1Р40 по ГОСТ 14254—80.

При необходимости защиты оболочки и газопроводов от по
падания влаги степень зашиты должна выбираться по ГОСТ 
14254—80 в зависимости от условий применения электрооборудо
вания.

J.2.3. Максимальная температура наружных поверхностей 
оболочки но условиям взрывозащиты электрооборудования не 
должна превышать предельные температуры, указанные в ГОСТ 
12.2.020—76 для соответствующего температурного класса элект
рооборудования.

1.2.4. Оболочка, газопроводы и их крепежные элементы дол
жны быть механически прочными и способными без остаточной 
деформации выдерживать полуторакратиое рабочее избыточное 
давление защитного газа, но нс менее 200 Па. Необходимо пре
дусмотреть предохранительные устройства, если возможно появ
ление избыточного давления, вызывающего опасную деформацию 
оболочки и газопроводов.

(Измененная редакция, Изм. Л» I).
1.2.5. Неподвижные и вращающиеся наружные части элект

рооборудования, которые могут подвергаться трению или соуда
ряться при работе, должны быть изготовлены из материалов, об
разующих пару, не опасную н отношении воспламенения взрыво
опасных смесей искрами трения я соударения.

Допускается для оболочек применять алюминий или его спла
вы при условии, что наружные поверхности оболочки будут иметь 
защитные покрытия от фрикционного искрения согласно норма
тивно-технической документации на такие покрытия*.

1.2.6. Для стекол смотровых окон должно применяться тер
мостойкое силикатное стекло или негорючая прозрачная пласт
масса. Допускается применение органического стекла, если при 
поминальной нагрузке электротехнического устройства темпера
туры нагрева стенок оболочки в местах соприкосновения с орга
ническим стеклом на 20° ниже его теплостойкости.

1.2.7. Для смотровых окон следует применять термостойкое си
ликатное стекло или негорючую пластмассу, соответствующую тре- 
бованням ГОСТ 22782.0—81. При этом стекла смотровых окон дол
жны выдерживать испытания по ГОСТ 22782.0—81

1.2.6, 1.2.7. (Измененная редакция, Изм. Л& I).
* В эксплуатационной документации должно быть указано требование по 

контролю сохранения защитных покрытий.
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1.2.8 Устройства на исходящих газопроводах, предназначен
ные для регулирования величины избыточного давления и коли
чества защитного газа, должны находиться за пределами взры
воопасной зоны. Устройства должны фиксироваться в рабочем 
положении неразъемными соединениями с газопроводом после 
соответствующих регулировок и проверок величины избыточного 
давления.

1.2.9. Все болты и гайки должны быть предохранены от са- 
моотшшчивания. Крышки, люки и двери для обслуживания элект
рооборудования и газопроводов должны иметь специальные за 
порные устройства или крепиться к оболочке болтами, при этом 
пе менее двух болтов должны отвинчиваться только торцовым 
ключом.

Крышки, люки и двери могут не иметь специальных запорных 
устройств или болтов с головками под торцовый ключ при нали
чии блокировки по п. 1.5.6 настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2.10. Вводные устройств для кабелей и проводов должны 

обеспечивать подключение электрооборудования к электричес
ким цепям проводами ы трубах и кабелями согласно норматив
но-технической документации по монтажу электрооборудования 
во взрывоопасных зонах. Сальниковые уплотнения вводных уст
ройств должны выполняться по ГОСТ 4860.1—76.

Допускается взамен нажимных гаек сальников применять на
жимные фланцы с болтовым креплением и выполнять гнезда 
сальников в деталях вводного устройства разъемными.

1.2.11. Для оболочек, в которых имеется обмотка или другие 
горючие изоляционные части, должны быть предусмотрены меры 
по предотвращению выброса п окружающую среду возникшего 
пламени или образовавшихся раскаленных частиц вследствие из
быточного давления защитного газа.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.3. Т р с б о в а и и я к з а щ и т н о м у  г а з у
1.3.1. В качестве защитного газа для заполнения или продув

ки оболочки под избыточным давлением должен применяться 
атмосферный воздух или азот. Защитный газ не должен coiep 
жать горючих газов, паров и пылей, а также агрессивных при
месей. отрицательно влияющих на работоспособность электро
оборудования.

Допустимая влажность и запыленность защитного газа инерт
ной пылью, а также допустимое содержание агрессивных приме
сей должны указываться в стандартах или технических условиях 
на конкретное электрооборудование.

1 3.2. Запрещается применять атмосферный воздух из магист
ралей компрессоров общего назначения без предварительной
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очистки; воздух после очистки должен соответствовать требова
нии и ГОСТ 11882—73.

1.3.3. Избыточное давление защитного газа у стенок оболоч
ки и газопроводов, находящихся в пределах взрывоопасной зо 
ны, должно быть не менее 50 Па (см. справочное приложе
ние 3).

(Измененная редакция, Изм. Л* I) .
1.3.4. Расход защитного газа устанавливается стандартами 

или техническими условиями на конкретное электрооборудова
ние, исходя из его конструктивных особенностей.

1.3.5. Защитный газ должен выбрасываться из оболочки, про
дуваемой под избыточным давлением, за пределы взрывоопасной 
зоны. Допусхается производить выбрасывание защитного газа во 
взрывоопасную зону при предпусковой продувке оболочки, запол
няемой защитным газом иод избыточным давлением. Допускается 
также выбрасывание защитного газа во взрывоопасную зону в 
случаях:

если появление во взрывоопасной зоне горючих газов, пароз 
или пыли возможно только при аварии технологического обору
дования и если в оболочке электрооборудование в нормальном ре
жиме работы не имеет искрящих или нагретых частей, опасных в 
отношении воспламенения взрывоопасной смеси;

если вылет искр или раскаленных частиц предотвращен с  по
мощью специального устройства и если предотвращается возмож
ность быстрого подсоса наружной среды в оболочку из-за нагре
ва помещенного в нее электрооборудования.

Прошедший через оболочку воздух допускается смешивать с 
входящим в эту оболочку атмосферным воздухом для его подо
грева при выполнении следующих условий:

использованный воздух должен соответствовать требованиям 
п. 1.3.1;

устройства для подачи использованного воздуха о подающий 
воздухопровод должны включаться только после предпусковой 
продувки оболочки и включения электрооборудования в электри
ческую цепь.

(Измененная редакция. Изм. .Ye I).
1.4. Т р е б о в а н и я  к у с т р о й с т в а м  п о д а ч и  з а щ и т 

н о г о  г а з а
1.4.1. Устройства подачи защитного газа должны обеспечи

вать:
необходимые значения избыточного давления и расхода за 

щитного газа в оболочке и газопроводах для обеспечения взры
возащиты и охлаждения электрооборудования;

предпусковую продувку оболочки и всех газопроводов;



ГОСТ 227S2.4— 78 С .р. S

компенсацию утечек защитного газа через неплотности обо
лочки и газопроводов при нормальной работе электрооборудова
ния.

1.4.2. Устройства подачи атмосферного воздуха, имеющие зо 
ны с разряжением (например, вентиляторы), должны устанавли
ваться за пределами взрывоопасной зоны и, при необходимости, 
должны иметь защиту от атмосферных воздействий, воздухоочи
стители и воздухоподогреватели.

Баллоны со сжатым воздухом или азотом допускается уста
навливать в пределах взрывоопасной зоны.

1.4.3. Каждое устройство подачи защитного газа должно рас
считываться для обеспечения взрывозащиты и охлаждения одно
го электротехнического устройства.

Допускается иметь одно устройство подачи защитного газа 
для нескольких электротехнических устройств при соблюдении 
следующих условий:

подключение оболочек к общему распределительному газо
проводу должно быть параллельным;

выбрасывание защитного газа за пределы взрывоопасной зо
ны должно быть индивидуальным из каждой оболочки, проду
ваемой под избыточным давлением;

при периодическом включении, отключении и разборке оболо
чек отдельных электротехнических устройств давление и расход 
защитного газа в оболочках работающего электрооборудования 
должны соответствовать настоящему стандарту и технической 
документации на это электрооборудование;

па ответвлениях от общего газопровода должны быть пре
дусмотрены устройства, позволяющие полностью перекрывать от
ветвления; эти устройства допускается устанавливать в пределах 
взрывоопасной зоны.

1.5. Т р е б о в а н и я  к у с т р о й с т в а м  к о н т р о л я  и 
б л о к и р о в о к

1 5.1. Электрооборудование должно иметь следующие блоки
ровки:

а) допускающую включать электрооборудование в электри
ческую цепь только по истечении времени предпусковой продув
ки оболочки и газопроводов защитным газом в количестве, до
статочном для удаления из них первоначальной среды, но не ме
нее пятикратного объема оболочки и всех газопроводов;

б) включающую сигнал или отключающую электрооборудо
вание от всех электрических цепей при падении избыточного давле
ния ниже допустимой величины.

Допускается не проводить повторную предпусковую продувку, 
если оболочка и все газопроводы непрерывно находились под 
избыточным давлением защитного газа.
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1-52. Электрооборудование должно иметь приборы автомати
ческого или визуального контроля минимально допустимого значе
ния избыточного давления защитною газа в оболочке и газопро
водах независимо от места подключения приборов контроля.

1.5.3. При прекращении подачи защитного газа время сраба
тывания приборов блокировки должно быть таким, чтобы пода
ча сигнала или отключение электрооборудования от электричес
кой цепи происходили раньше, чем величина избыточного давле
ния в оболочке снизится до 25 11а.

1 5.4. Аппараты управления клапаном предпусковой продув
ки должны включать электрооборудование в электрическую цепь 
только после того, как предпусковая продувка закончена, клапан 
закрылся и избыточное давление у внутренних стенок оболочки, 
а также в газопроводах, находящихся в пределах взрывоопасной 
зоны, достигло значений не менее 50 Па.

1.5.3, 1.5.4. (Измененная редакция, Изм. № I).
1.5.5. Аппараты и приборы контроля, защиты, управления н 

блокировок, устанавливаемые внутри оболочки и газопроводов, 
и включаемые и электрическую цепь, когда в оболочке и газо
проводах может иметь место взрывоопасная смесь (например, 
в период их предпусковой продувки), а также аппараты и при
боры, устанавливаемые во взрывоопасной зоне, должны иметь 
взрывозащиту, соответствующую классам взрывоопасных устано
вок, категории и г руппе взрывоопасных смесей.

1.5.6. Крышки, люки м двери для обслуживания электрообо
рудования гг газопроводов должны иметь блокировку, нс допус
кающую их открывание, если электрооборудование не отключе
но от электрической цепи, и не допускающую его включение при 
открытых крышках, люках и дверях.

По согласованию с испытательной организацией допускается 
выполнять крышки, люки I! двери без блокировок при условии, 
что на них будет рельефная предупредительная надпись: «Откры
вать, отключив электрические цепи!».

Допускается для крышек н дюков оболочек, заполненных или 
продуваемых под избыточным давлением воздухом, не предус
матривать блокировки и предупредительные надписи, когда их 
необходимо открывать для производства работ без отключения 
электрооборудования от электрической цепи, например, для за 
мены диаграмм в приборах.

При этом при открытой крышке или открытом . юке давление 
внутри оболочки в зоне открывания должно быть не ниже 50 Г1а, 
должки выполняться требовав.*я п. 1.3.4 настоящего стандарта, 
а эксплуатационные документы должны содержать мероприятия 
по обеспечению  безопасности производства работ без отключения 
электрооборудования от электы.м-ской цепи.

(Измененная редакция. Изм. .V» I) .
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1.5.7. Средства измерений с нормированными метрологически
ми характеристиками системы контроля должны мои тироваться 
способом, обеспечивающим возможность их своевременной по
верки по ГОСТ 8.002—71.

1.6. Д  О п <» л н и т е л ь и ы е т р е б о в а н и я  к р а з л и ч н ы м  
в и д а м  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

1.6.1. Электрические машины, у которых могут протекать под
шипниковые токи, должны быть выполнены таким образом, что
бы исключалась возможность искрений, вызываемых этими тока
ми. Например, у электрических машин с изолированными вынос
ными подшипниками должны быть предусмотрены изоляционные 
материалы в местах, где вращающиеся части ротора могут соп
рикасаться с неподвижными заземленными частями статора элек
трической машины.

1.6.2. В электрических машинах, не имеющих вводных уст
ройств, ввод проводов в трубах и кабелей должен производить
ся через фундаментные ямы и каналы, находящиеся под избыточ
ным давлением защитного газа величиной не менее 50 Па. Ме
ста ввода проводов в трубах и кабелей в фундаментную яму к 
каналы должны быть уплотнены и исключать утечку защитного 
газа.

(Измененная редакция, Изм. Лв I).
1.6 3. Для оболочек электрических машин, имеющих более 

трех крышек, допускаетсч не предусматривать на каждой крыш
ке табличку с предупредительной надписью по п. 1.5.6 настоя
щего стандарта, если на видном месте оболочки установлена таб
личка с предупредительной надписью, общей для всех крышек, 
например «Перед открыванием любой крышки отключить элект
рическую цепь».

1.6.4. Электрооборудование, содержащее внутри оболочки 
элементы, нагревающиеся до температуры, превышающей пре
дельную температуру, должно иметь:

резервный источник защитного газа, включающийся автомати
чески при снижении избыточного давления ниже допустимой 
величины;

блокировку, препятствующую открыванию крышек, люков и 
дверей и отключению источника защитного газа, если элементы 
не охладились до предельной температуры.

Есд '1 резервным источником защитного газа является устрой
ство с электроприводом, то оно должно питаться от обособлен
ного источника электроэнергии

По согласованию с испытательной организацией допускается 
выполнять крышки, люки и двери без блокировок при условии, 
что га них будет предупредительная надпись, например, «Откры
вать крышку (люк, дверь) и отключать источник подачи защит-
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ного газа через чае после отключения электрооборудования от 
электрической цепи».

1.6.5. Электрооборудование, к которому п ол аоэм еч  горючие 
газы и жидкости, может встраиваться в оболочку, продуваемую 
под избыточным давлением азотом.

Допускается продувать оболочку атмосферным ьоздухом при 
условии, 470 исключается образование в оболочке взрывоопас
ных смесей с концентрацией горючих газов и парся выше 25% 
от их нижнего предела взрываемости.

1.7. Д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к э л е к т р о 
о б о р у д о в а н и ю  с р а з л и ч н ы м  у р о в н е м  в з р ы в о  
з а щ и т ы

1.7.1. Для электрооборудования повышенной надежности про
тив взрыва блокировка по п. 1.5.1 6 настоящего стандарта дол
жна обеспечивать включение сигнала.

1.7 2. Для взрывобезопасного электрооборудования блокиров
ка по и. 1.5.1 б  настоящего стандарта должна обеспечивать его 
отключение от всех электрических цепей.

1.8. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
1.8.1. Электрооборудование в зависимости от назначения долж

но соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 — ГОСТ 
12.2.007.13-75.

1.8.2. Электрооборудование должно иметь заземляющие за 
жимы по ГОСТ 21130—75. Зажимы для заземления брони и обо
лочек кабелей должны быть расположены внутри оболочки каж
дого кабельного ввода.

1.8.3 При использовании азота н качестве защитного газа, он 
не должен попадать в атмосферу, где может находиться обслу
живающий персонал, а помещения, а которых установлено элект
рооборудование, должны быть оборудованы аварийной вентиля
цией, рассчитанной на аварийное поступление азота в помещения.

||д видном месте оболочки электрооборудования должна быть 
таблична с предупредительной надписью: «Осторожно, в обо
лочке азот!».

1.9. Т р е б о в а н и я  к м а р к и р о в к е
1.9.1. Маркировка по взрывозащите электрооборудования дол

жна соответствовать ГОСТ 12 2.020—76 и настоящему стандар
ту.

1.9.2. На паспортных или дополнительных табличках электро
оборудования должны быть указаны:

минимально допустимые значения расхода и избыточного дав
ления защитного газа на входе в оболочку без учета потерь рас
хода и давления защитного газа в газопроводах и дифференциа
ла прибора контроля избыточного давления;

минимально допустимые значения избыточного давления, при 
которых должны срабатывать датчики их контроль;
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минимальное значение количества защитного газа или мини
мальное время, необходимые для предпусковой продувки оболочки 
электрооборудовании;

объем ободочки электрооборудования;
максимальное н минимальное значения температуры защит

ного газа, устанавливаемые стандартами или техническими усло
виями на конкретное электрооборудование.

(Измененная редакции, Изм. № I ) .

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Электрооборудование должно подвергаться испытаниям 
на в.зры незащищенность согласно ГОСТ 12.2.021 —76 испьнатель- 
ной организацией и предприятиямн-разработчиками электрообо
рудования. устройств подачи защитного газа, контроля и блоки
ровок. При испытаниях электрооборудования на м ео е  его уста
новки н испытаниях должно принимать участие предприятие- 
потребитель электрооборудования. По согласованию с пре тории- 

тнямн-разработчнками электрооборудования и устройств модами за 
щитного газа, контроля и блокировок испытательная организация 
может не участвовать в проведении испытаний.

2.2. Электрооборудование в комплекте с устройствами подачи 
защитного газа, контроля и блокировок должно подвергаться 
испытаниям по п. 2.1 по программе, указанной в гзбл I, на мес
те его установки.

Если в комплект электрооборудования не входят устройства 
подачи защитного газа, контроля н блокировок, то испытания по 
л. 2.1 проводятся но ми. 1—7 табл. 1 на соответствие параметрам 
взрывозащиты, указываемым в паспортной табличке по п. 1.9.2 
настоящего стандарта, па лредприятнн-изштовнтеле электрообо
рудовании и по табл. 2  па месте его установки.

Допускается на основании результатов испытаний по пп. 1 — 7 
табл, 1 выдача заключения и оформление свидетельства о взры- 
возащшценности электрооборудования по ГОСТ 12.2.021—76.

2.3. Каждый образец электрооборудования перед вводом в 
эксплуатацию должен подвергаться испытаниям па взрывоэащн- 
темность предприятиями, осуществляющими монтаж и наладку 
электрооборудования совместно с предприятием-потребителем в 
объеме, указанном в табл. 2.

Если устройства подачи защитного газа, контроля и блоки
ровок ранее не испытывались с установленным типом электро
оборудования. то в испытаниях должны участвовать и предприя
тия-разработчики этих устройств.

2.4. Соответствие электрооборудования требованиям пп. 1.2ТТ,
1.2.5— 1.2.11. 1.3.1. 1.3.2. 1.3,5. 1.4.1— 1.4.3, 1.5.2, 1.5.5— 1.5.7,
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Т a G л и ц а I

Пункты

Вялы Н С вЫ '* И И Й  Я  Upf rM pO K технических МРТОДЭО
трсвчИниН ч .ПиТ . ;11 КЙ

1. Осмотр 1.2.1, 1 .2 .5 - 2.4
1.2.11. 1.3.1, 1.3 2 . 
1.3.5, 1.4.1 1.4.3. 
1.5.2. 1.5.S—1.&.7,
1.61 — 1.6.5. 1.7.1. 
1.7.2, 1.8. 1.9

?. Проверка степени зашиты обо- 1.2.2 ют ГОСТ
дочки и газопроводов 14254—50

3. Определение параметров защит- 1.3.3. 1.5.2. 19 2.6
наго газа, обеспечивающих взры
возащиту алектрооборудовани я

4. Определение минимального ко- 1.5.1. 1.9 2.6
лнчества защитного газа или мини-
мяльного времени для предпусковое 
продувки оболочки и газопроводов

5. Проверка механической прочности 
оболочки и газопроводов

1.2.4 2.7

6. Определение максимально!) тем- 1.2.3. 1.8 2 9
пературы оболочки и частей адек-

7. Определение времени, по истече
нии которого после отключении 
электрооборудования от элекгри-

1.6.4 2.9

веских цепей его части охлажда
ются до предельно!) температуры

в. Испытания электрооборудования. 1.6.5 2.10
к которому подводятся горючие 

газы или жидкости

9. Проверка работы блокировок 1.5.1, 1.5.4 
1.6.4. 1.7.1, 1.7J2

2 11

10. Определение времени ерабатыва- 1.5.3 2.12
ним блокировок

II. Проверка чистоты защитного га- 
дд

1.3.1 2.13

(2. Испытания электрооборудования. 1.4.3 2.14
подключенного к общему устрой
ству подачи защитного газа

(И зм ен ен н ая  ред ак ц и я , И зм . №  1 ) .
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Т а б л и ц а  ?

Виды ИСОЫТ.'ИИа I! ером рок

Пуик

Т0*им*б<мих
требОВаВНА

гы

метода»
испытанна

1 Осмотр 1-2.1, 1.2.5— 2.4

2. Проверка степени защиты газо-

1.2.9, 1.3.1. 1 3.2. 
1.3.5. 1.4.1 — 1.4.3.
1.5.2, 1.5.5— 1-5.7,
1.6.2. 1.6.4. 1.6.5,
1 7.1. 1.7.2. 1.8, 1.9 

1.2.2 по ГОСТ
проводов

3. Проверка расхода защитного га-
14254 -8 0

1.3.4. 1.9 по ГОСТ
за на входе » оболочку 12259— 75

4. Проверка избыточного давления 1.3 3. 19 2.5
защщиого rata » газопроводах, на 
входе в оболочку и в точке под
ключения прибора контроля

5 Проверка механической прочности 1.2.4 2.7
газопроводов

6 Проверка работы блокировок 1.5.1, 1 5.4. 1.6 4. 2.11

7. Определение времени срабагыва-

1.7.1. 1.7.2 

1.5.3 2.12
пая блокировок

8. Проверка чистоты защитного газа 1.3.1 2.13
9. Испытания электрооборудования, 1.4.3 2.14

подключенного к общему устрой
ству подачи защитного газа

1.6.1— 1.6.5, 1.7.1, 1.7.2. 1.8 и 1.9 настоящего стандарта проверя
ют осмотром и проверкой на соответствие чертежам н эксплуа- 
тан ионной документации*.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. О п р е д е л е н и е  п а р а м е т р о в  з а щ и т н о г о  г а з а ,  

о б е с п е ч и в а ю щ и х  в з р ы в о з а щ и т у  э л е к т р о о б о р у 
д о в а н и я

2.5.1. Для проведения испытании на оболочке и газопроводах 
заподлицо с внутренними стенками должны быть установлены 
штуцера для подключения приборов, измеряющих статическое из
быточное давление защитного газа , кроме того должны устанав
ливаться устройства для измерения расхода защитного газа на 
входе в оболочку.

Измерения давления должны производиться в зонах, в кото
рых ожидается минимальное и максимальное избыточное давле-

• Требования к схемам и примеры их выполнения приведены в обязатель
ном приложении I. требования по оформлению протоколов испытаний при пе
лены и обязательном приложении 2, требования к чертежам и эксплуатационной 
документации приведены в рекомендуемом приложении 5.
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кие и возможен подсос окружающей среди в оболочку и газо
проводы. Точки измерения выбираются исходя из конструктив
ных особенностей оболочки и газопроводов и схемы движения 
защитного газа в оболочке и газопроводах.

Избыточное давление в общем случае измеряют:
в зонах уплотнения вала при выходе его из оболочки не ме

нее чем в двух точках с каждой стороны (для вращающихся 
электрических машин);

в местах предполагаемого подключения приборов контроля 
избыточного давления;

в каждой зоне, ограниченной резкими изменениями сечений 
для прохода защитного газа нлн поворотами не менее чем в од
ной точке на 5 гидравлических диаметров потока в пределах зо
ны;

в зонах вращающихся частей возможно ближе к центру вра
щения и к наружному диаметру (для вращающихся электричес
ких машин);

в подводящем газопроводе у входа защитного газа в газопро
вод и в непосредственной близости входа защитного газа в обо
лочку;

в исходящем газопроводе у входа защитного газа в газопро
вод и в месте выхода газопровода за пределы взрывоопасной 
зоны.

2.5.2. На входе в оболочку электрооборудования устанавлива
ется расход защитного газа в соответствии с требованиями стан
дарта или технических условий на испытуемое электрооборудо
вание и в выбранных точках измеряется статическое избыточ
ное давление.

При испытании вращающихся электрических машин измере
ния должны производиться как при вращении машины, так и при 
неподвижной машине.

Расход защитного газа определяется одним из методов по 
ГОСТ 12259— 75. Статическое избыточное давление измеряется 
трубкой Пито-Прайд тля, микроманометром ММН или другими 
приборами, предназначенными для этой цели.

При наличии точек с избыточным давлением менее 50 Па 
увеличением расхода н давления защитного газа на входе в обо
лочку нлн только увеличением давления защитного газа для обо
лочек. заполненных под избыточным давлением, необходимо ус
тановить избыточное давление во всех измеряемых точках не ме
нее 50 Па.

Результаты измерений заносятся в табл. 3.
По результатам измерений в эксплуатационную документацию 

вносят следующие параметры:
минимально допустимые расход и избыточное давление за 

щитного газа на входе в оболочку электрооборудования;
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Т а б л и ц а  3

Расход ааиити то 
гила и* входе о 
оболочку. мУс

Избыточное ДлВПСНВС
зашитого гам на 
входе » оболочку. 

Па

Избыточное давление зашитого газа * 
измеряемых точках. Па

Номера точек

1 3 Э 4

зоны с минимальным и максимальным избыточным давлением 
у стенок оболочки и газопроводов;

точки подключения приборов контроля избыточного давления 
и минимально допустимые величины давления в этих точках, при 
которых приборы должны подавать сигнал или отключать элект
рооборудование от электрических цепей.

(Измененная редакция, Изм. ffi 1).
2.5.3. Значение избыточного давления защитного газа в зонах 

с минимальным и максимальным давлением, в точках подклю
чения приборов контроля избыточного дан-тения и на выходе за 
щитного газа из оболочки измеряют не менее чем при четырех 
значениях расхода и давления защитного газа на входе в обо
лочку. Результаты измерений заносятся в табл. 3.

Г1о результатам измерений строятся графики зависимости из
быточного давления в указанных точках и зонах от величины из
быточного давления или расхода защитного газа на входе в обо
лочку.

По графикам проверяют выполнение требований п. 1.9.2 нас
тоящего стандарта. Графики виосят в эксплуатационную доку
ментацию. Примеры построения графиков приведены в обяза
тельном приложении 1 к настоящему стандарту.

2.5.4. Требуемое давление защитного газа ’ и точках подключе
ния приборов контроля избыточного давления Рк определяется 
после выбора этих приборов по следующей формуле:

Р* *“ Ру мин +  Л Ль (2)
где Р н мян — минимально допустимое избыточное давление в 

точках подключения приборов контроля, при кото
ром приборы должны подавать сигнал или отклю
чать электрооборудование от электрических цепей 
(определенное по п. 2.5.2 настоящего стандарта), 
Па;

АР  а — дифференциал выбранного прибора контроля из
быточного давления, Па.

Одновременно по графикам, построенным по п. 2.5.3 настоя
щего стандарта, определяют минимальное избыточное давление
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на входе в оболочку, при котором обеспечивается требуемое 
давление защитного газа Рн в точках подключения приборов 
контроля.

2.6. О п р е д е л е н и е  м и н и м а л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  
з а щ и т н о г о  г а з а  или м и н и м а л ь н о г о  в р е м е н и  д л и  
п р е д п у с к о в о й  п р о д у в к и  о б о л о ч к и  и г а з о п р о в о 
д о в

(Измененная редакция, Иэм. St I ) .
2.6.1а. Минимальное количество защитного газа или минималь

ное время для. предпусковой продувки оболочки электрооборудо
вания и газопроводов принимается по п. 1.5.1а.

Если конструктивные особенности оболочки электрооборудо
вания и газопроводов таковы, что при движении по ним защитно
го газа во время предпусковой продувки могут образовываться 
застойные зоны, тогда минимальное количество защитного газа 
или минимальное время для предпусковой продувки оболочки 
электрооборудования и газопроводов должны определяться по

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.6.1. Для определения минимального количества защитного 

газа предварительно необходимо выполнить следующие операции 
и измерения:

отключить электрооборудование от электрической цепи;
уплотнить щели в оболочке и заглушить установленные по 

п. 2.5.1 настоящего стандарта штуцера, через которые могут 
иметь место утечки защитного газа, захрыть в оболочке входное 
и выходное отверстия для защитною газа;

создать в оболочке смесь углекислого газа с воздухом концент
рацией 6 ± 0 ,5 %  объемных, приняв меры для перемешивания при 
запуске в оболочку углекислого газа;

измерить концентрацию углекислого газа у стекок оболочки 
в двух-трех местах, п которых скорость движения защитного га
за ожидается минимальной;

открыть в оболочке входное и выходное отверстия для за 
щитного газа и клапан предпусковой продувки, если гы имеется;

подать в оболочку защитный газ при минимально допусти
мых значениях расхода и избыточного давления на входе в обо 
лочку, при которых обеспечивается взрывозашита и охлаждение 
электрооборудования;

измерить время ta с точностью до 10 с, в течение которого 
концентрация углекислого газа в ранее измерявшихся точках 
станет равной 0 ,6± 0 ,3%  объемных;

закрыть клапан предпусковой продувки (при его наличии);
измерить избыточное давление в зонах с минимальным дав

лением; оно должно соответствовать значениям, указанным в 
табл. 3 по п. 2.5.2 настоящего стандарта.
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Для измерения концентрации углекислого газа должны при
меняться приборы, обеспечивающие необходимую точность из
мерения, например, приборы типов ШИ-3, ШИ-5, ШИ-10, ГХ-5.

2.6.2. Расчетное время tv в с, в течение которого концентра
ция углекислого газа должна уменьшаться с 6 до 0,6% объем
ных. определяется по формуле

«= 2 ,5 - ^ — , (3)Умни
где У0 — свободный объем оболочки, м3;

Quiui — минимально допустимый расход защитного газа, м3/с.
После этого определяется время предпусковой продувки обо

лочки, исходя из условия, что оболочка на 100% заполнена уг
лекислым газом, концентрацию которого в воздухе необходимо 
снизить до 0,6% объемных. Вреия предпусковой продувки ta в 
с определяется по формуле

10 -  Ю— , (4)

где Q — расход защитного газа, м3/с.
Расход защитного газа Q принимается равным минимально 

допустимому расходу Q *Bn, если время /ш измеренное но п. 2.6.1 
настоящего стандарта, меньше или равно расчетному времени 
/р, рассчитанному по формуле 3, а если время /„ больше расчет
ного цремени /р, то расход защитного газа Q в м5/с рассчиты
вается по формуле

Q =  2,5—у — . (5)

2.6.3. Минимальное количество защитного газа Му в м3 для 
предпусковой продувки оболочки рассчитывается по формуле

М0=  Qmhi/ u (б)
и проверяется по формуле

M o^SVo. (7)
Из формул 6 и 7 принимается большее значение минимального 

количества защитного газа М0, которое заносится в эксплуатацион
ную документацию и на табличку электрооборудования по п. 1.9.2 
настоящего стандарта.

2.6.4. Минимальное количество защитного газа для предпуско
вой продувки оболочки н газоп|роводов М в м3 определяется по 
формуле

A f-A f«+ V „ (8)
где V, — свободный объем газопроводов по п. 1.2.1 настоящего 

стандарта, цК
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Если газопроводы имеют каналы и емкости, например, фунда
ментные ямы, в которых могут иметь место плохо вентилируемые 
зоны, то необходимо определить минимальное количество защит
ного газа для предпусковой продувки газопроводов совместно 
с оболочкой электрооборудования но методике, изложенной в 
п. 2.6 настоящего стандарта. При этом в формулы 3, 4 и 5 вме
сто свободного объема оболочки У0 необходимо подставить сум
марный объем оболочки и газопроводов в ма

V ~ V 0+ V r. (9)

Найденное минимальное количество защитного газа для пред
варительной продувки оболочки и газопроводов необходимо про
верить по формуле

SV. (10)

Принимается большее значение минимальною количества за 
щитного газа.

Если блокировки по п. 1.5.1а настоящего стандарта осущест
вляются с помощью реле времени, то минимальное время «пред
пусковой цролувки ( „ в с  определяется по формуле

2.7. П р о в е р к а  м е х а н и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  о б о 
л о ч к и  и г а з о п р о в о д о в

2.7.1. Электрооборудование должно быть отключено от элект
рической цепи. Щели должны быть уплотнены, а отверстия зак
рыты.

Оболочка и газопроводы заполняются сжатым воздухом 
давлением, превышающим в 1.5 раза максимальные давления в 
оболочке и газопроводах, измеренные по п. 2.5 настоящего стан
дарта, но не менее 200 Па. Давление воздуха поддерживается в 
течение не менее 5 мин.

Оболочка и газопроводы считаются выдержавшими испыта
ния. если в результате их осмотра не обнаружены разрывы, тре
щины, оста точная деформация, смешение или выход из щелей 
уплотнительных элементов, предусмотренных конструкцией обо
лочки и газопроводов.

(Измененная редакция, Изм. Лк 1).
2.7.2. Оболочку н газопроводы допускается испытывать раз

дельно. Испытания оболочки и (или) газопроводов допускается 
не проводит!., ес ли их прочность подтверждена расчетами.

2.8. О п р е д е л е н и е  м а к с и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р ы  
о б о л о ч к и  и ч а с т е й  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

2.8.1. Определение максимальной температуры оболочки и 
частей электрооборудования производится при номинальной наг-
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рузке электрооборудования и минимально допустимых расходе 
н давлении защитного газа по методам, приведенным в стан
дартах или технических условиях на конкретные типы или виды 
электрооборудования.

Допускается проводить испытания при меньшей нагрузке 
электрооборудования, но измеренное значение максимальной тем
пературы должно быть пересчитано на условия номинальной 
нагрузки.

Определение максимальной температуры оболочки электриче
ских машин рекомендуется проводить без избыточного давле
ния заш и того газа.

2.8.2. Определение максимальной температуры нагрева обо
лочки и внутренних частей электрооборудования допускается не 
проводить при наличии теплового расчета или результатов тепло
вых испытаний встраиваемого в оболочку электрооборудовании.

2.9. Определение времени, по истечении которого после отклю
чения электрооборудования от электрической цепи его части 
внутри оболочки охлаждаются до предельной температуры, про
изводится хронометром, например, секундомером с точностью до 
1 мин.

2.10. Испытания электрооборудования, к которому подводят
ся горючие газы или жидкости, проводятся по методике испыта
тельной организации.

2.11. Проверка работы блокировок производится искусствен
ным созданием условий или действиями, при которых они дол
жны срабатывать. Срабатывание всех блокировок проверяется 
не менее трех раз подряд.

2.12. Для определения времени срабатывания блокировок 
прекращается подача защитного газа в оболочку и одновремен
но измеряется время, в течение которого электрооборудование 
отключается от электрической цени или включается сигнал и 
снижается избыточное давление в точках с наименьшим давле
нием до 25 Па.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.13. Проверка отсутствия горючих газов и паров в защитном 

газе должна производиться газоанализаторами или хроматогра
фами в соответствии с эксплуатационной документацией на при
меняемые приборы.

2.14. При применении одного устройства подачи защитного 
газа для нескольких электротехнических устройств каждое элект
ротехническое устройство должно подвергаться испытаниям на 
соответствие п. 1.4.3 настоящего стандарта, а также испытаниям 
по пп. 3 и 4 табл. 2 и пп. 2.8, 2.12 и 2.13 настоящего стандарта 
при всех возможных вариантах последовательности их включе
ния в работу и остановках
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Осязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫМ ГАЗОМ, 

СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ГРАФИКА 
ЗАВИСИМОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОБОЛОЧКЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ РАСХОДА ЗАЩИТНОГО ГАЗА 
НА ВХОДЕ В ОБОЛОЧКУ

Принципаадкмую схему обеспечения электрооборудования защитным газом 
со схемой вентиляции электрооборудования и графин зависимо:-™ избыточного 
дзаления о оболочке электрооборудования от расхода защитного газа на 
входе в оболочку рекомендуется помещать на одном чертеже, который дол
жен представляться и испытательную организацию с документами по ГОСТ 
J2.2.02J— 76. Результаты расчета сломы вентиляции лредстапляются по тре
бованию испытательной организации.

На чертеже помещаются данные но п. I 9  настоящего стандарта, а так
же указываются технические данные клапана предпусковой продувки.

Примеры оформления схем н графиков показаны на черт 1— 5 настоя
щего приложения.

Допускается указанные схемы и график помещать на стдел.ных черте
жах, как показано на черт. 1—3 настоящего приложения.

График зависимости избыточного давления п ободочке электрооборудова
нии от расхода защитного газа на входе в оболочку допускается заменять 
графиком зависимости давления к оболочке электрооборудования от избыточ
ного давления на входе и оболочку.

Принципиальная схема обеспечения электродвигателя защитным газом

/ u fn o jw .d ie  в ii.-i* .ры»оои.!4НоГ| ют-, in н и ге р ы о  i.-iTopjc-TC» «т-к-сф-.р .u.l ых> 
п ц  дач вриммиаия в кач.ечгг ммнгиог» г:.т;!-, II m>'I-<puroor.>iii»h вона; III—

mpLiKioeiiciuN sna.i
I -  Амльтр. 7 нагрсв.ш 'ль: л—волгл.»и-рр i !o.t „«u -.uuiu ’ -hih-o r.iso ; 4-эьслоикя для 
рсгулх-ро-гдт-Я к<ми-« ciu .i .-щ ит ною п и н . 5- ехчля, .н11 г.иолровол; й—елсттродт*ПОСЛь

Черт. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛСКТРООВОРУДОВАНИЯ НА ВЭРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

1. Протокол должен содержать введение, результаты испытаний и заклю
чение.

Если испытания проводились по методикам, не указанным в стандартах, 
то приводятся к »ти методики.

2. Во введении указывается наименование и типы испытанного электро
оборудования, вид его взрывозащиты, маркировха по взрывозащите, порядко
вый номер изготовления, номера технических условий и сборочного чертежа, 
наименование предприятия-изготовителя, его адрес, место испытаний и дата.

Если испытания проводились на месте установки, то указывается также 
наименование этого предприятия, место установки электрооборудования, ус
ловия его эксплуатации (класс взрывоопасной зоны и категория и группа взры
воопасной смеси), а для электродвигателей — механизм, для которого он слу
жит приводом.

3. В протоколе должны быть приведены схема движения (вентиляции) 
защитного газа по газопроводам и в оболочке электрооборудования (черт. 1, 
2  и 4 обязательного приложения I настоящего стандарта) и схема контроля 
и блокировок.

На схемах указываются:
все точки замера расхода и избыточного давления защитного газа и тем

пературы;
технические данные источника питания защитным газом:
длина, сечение и точная конфигурация газопроводов;
заслонки по регулированию расхода я избыточного давления защитного 

газа и другие особенности схемы обеспечения защитным газом оболочки элект
рооборудования;

типы приборов для замера величин расхода и статического давления за
щитного газа к приборов пневматической и электрической схем контроля и 
блокировок, несла их установок и маркировка по взрывозащите.

4. Если испытания проводились на предприитии-изготовитедс электрообо
рудования по пп. 1—7 табл. I настоящего стандарта, то в протоколе испы
таний данные по устройствам подачи защитного газа, контроля и блокиров
кам и их приборам не приводятся.

5. Если проверка оболочки, газопроводов и крепежных элементов по п. 2.7 
настоящего стандарта не проводилась, то к отчету по испытаниям прелага
ется справка, подтверждающая, что оболочка, газопроводы и их крепежные 
элементы проверены расчетом и соответствуют требованиям настоящего стан
дарта.

6. В заключении приводятся оыводы по результатам каждого айда прове
рок взрывозащиты электрооборудования, параметры для данных маркировки 
и паспортной таблички (п. 1.9 настоящего стандарта) и приводятся графики 
(черт. 3 и 5 обязательного приложения i настоящего стандарта).

7. Протокол подписывайся лицами, проводившими испытания, н утверж
дается руководителями предприятий, которые проводили испытания, Подпись 
руководителя должна быть заверена печатью.

8. При проведении испытаний по п. 2.3 настоящего стандарта, протокол 
подписывается лицами, проводившими испытания, и утверждается руководителем 
предприятия, которое будет эксплуатировать электрооборудование.
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9. Оформленные н утвержденные в установленном порядке протоколы ис
пытаний по п. 2.3 настоящего стандарта должны храниться у потребителя 
электрооборудования в течение всего срока его службы

Один экземпляр протокола должен направляться в местные органы Госу
дарственного надзора .за безопасным ведением работ, например. в органы Гос
гортехнадзора СССР.

Ю. Протокол с результатами испытаний по п. 2.3 настоящего стандарта 
являегся неотъемлемой частью эксплуатационной документации испытанного 
изделия. При этом в заключении по этим испытаниям должны быть приве
дены следующие данные, при которых будет эксплуатироваться электрообору
дование:

значения расхода к избыточного давления защитного газа на входе в 
оболочку;

значения избыточного давления защитного газа в местах контроля при 
нормальной работе электрооборудования н при срабатывании блокировок;

значения количества защитного газа или время, необходимое для предпу
сковой продувки оболочки электрооборудования и газопроводов.
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ПРИЛОЖЕНИИ 3 
Спразочнж

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Примеры графиков распределения избыточного давления приведены на 
черт. 1—3.

График распределения избыточного давления в газопроводе и оболочке 
электрооборудования без вращающихся частей при заполнении ободочки 

защитным газом под избыточным давлением

За нулевое значение графика принимается атмосферное давление 
окружающей среды

/ , / ш

I— пространство a «coapuirooatcuoa мне. 
hi которого забирается игнос^сряи* «от
дух для применения « кянестю эаиштвв- 
го газ»; //—иг»т?ы*ООП»ем*я »о««: I I I—

взрывоопасная чоха
/ —всятили гост подл «и защитного газа: I — 
входящий газопровод: Л—обоаочаа злек.
трооборудозапня; Г -минимально допус
тимая величина избыточного давления ал- 
таятного r«s:i согласно настоящему стан
дарту; S—изменение иглнчним избыточ
ного давления з а в и т о г о  гота при рабо

те здеггрооборудоиамия 
Черт. 1s с
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График распределения избыточного давления в газопроводе и оболочке 
электродвигателя с внутренним вентилятором при заполнении оболочки 

электродвигателя защитным газом под избыточным давлением

За нулевое значение графика принимается атмосферное давление 
окружающей среды

ш

I  проетрочегво в иеварипо- 
озаснон sokc. ил которого 
забирается атмосферный 
воздух для применении •  
качестве защитного газа; 
I I —исвзрывооиасмая зон»;

///— взрывоопасная зона, 
/—вентилятор подачи защит
ного гада; 1 —входи т и 2 ге- 
зозровоп; -Г—злектродзига- 
гель; а-охладитель защит- 
кого г*»»: 5—внутренний
вентилятор: if—0<Ь враще
ния: 7—  минимально допус
тимая не личина набито*-
»0Г0 Д.одемим МЩИТН0ГО
газ» согласно настоящему 
стандарту; 4—минимально
допустимая величина иаб1и- 
точного давления защитно- 
ги газа Ий и о д е  в ободочку 
электродвигателя (точка 
И ) ,  необходимая для сзади 
ния у  внутренних стенок 
оболочки злемтродвитйтглч 
избыточного давления нс и е
не t  100 II»; л—изменение иа- 
быточиого давления защит

но входящему газопроводу а  по линии движения защитимо газа АВС ОЕГВ 
внутри оболочки злентродпитатели при нормальной работе

Черт. 2
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График распределения избыточного хаоления « газопроводе и оболочке 
у.техтрооборудования без вращающихся частей при продувке оболочки 

электрооборудования защитным газом под избыточным давлением

За нулевое значение графика принимается атмосферное давление окружа
ющей среды

/—пространство » навары- 
ооовасиоЛ зонт, из которо
го забирается атмосфериый 
воздух для прмхелемви » 
качестве защитного г«»з: 
//-вмиривяпг.псизя яояа.

I l l—взрывоопясяяя золя, 
/—■витиявтор яояачя an-
щнтпого г * м ; ?—входя
щий шаопройол; Л—обо
лочка электрооборудования-. 
•I—исхолищнА газопровод:
S —эослоиха для регулиро
вания величиям иабиточио-
го давления; 6—«кии-
налево хостустяыая Величи- 
ил избыточного дамский
защитною газа согласно на
стоящему стандарту; 7~  
измеиеикс величины и.*бм- 
точиого давление защит
ного глзл при район- элек

трооборудовании

Черт. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ. ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин Определение

! Защитный га» Легорнючий газ. который находится в 
оболочке ккехтрооОорудоваиня под избы
точным давлением и предотвращает про
никновение внутрь оболочки окружающей 
взрывоопасной смеси

2. Лреяиутхояэя продувка Промесс прохождения защитного газа 
через оболочку и 1азопрсапды перед вклю
чением тлскгрооборудовамня п электриче
скую цепь для удаления из оболочки пер
воначальной среди

3. Минимально допустимое .зна
чение раскола и избыточного 
давления ззтитного газа

Наименьшие значения расхода и и Пы
точного давления защитного газа, при ко
торых обеспечивается взрывозащита и 
охлаждение электрооборудования

4. Д|!!| феремцна.т прибора ковт- 
рсач давления

Значение избыточного давления защит
ного газа, равное разности между давле
ниями включении и отключения прибора

5 Специальное запорное ус-г- 
pOfCIh'»

Доступное снаружи запорное устройст
во. выполненное таким образом, что ос
лабление его возможно только при при
менении спсциалыь.то m  трумеита
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ПРИЛОЖЕН ИI 5 
Р("омгндуемае

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ «ЗАПОЛНЕНИЕ 

ИЛИ ПРОДУВКА ОБОЛОЧКИ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»

I. Кроме требований ГОСТ 2 .6 0 1 -6 8 . жеплуатационная докуыигтацмя долж
на содержать раздел. в котором оиисьшяютеп мероприятий по обсепсчсиию язры 
возашнты электрооборудования. Должно быть привезено описание всех конст
руктивных решений, связанных с требованиями иасгояшен: стандарт», принци
пиальная схема подачи защитного газа с изображением его движения по га то- 
проводам к внутри оболочки, с указанием мест установки приборок контроля и.'.- 
быгочкого давления, j  также других элементов схемы согласно требованиям стан
дарта.

2  В разделах, устанавливающих требования к монтажу, эксплуатации и 
ремонту электрооборудования. должны быть указаны ссылки на нормативно-тех
нические доку меяты. устаизвливаккцис правила размещения, монтажа, наладки, 
эксплуатации и ремонта электрооборудования в части обеспечения его пэрыно- 
ч!Щиты, например, на утвержденные Гоезнергоиадтором «Правила устройства 
электроустановок» (Г1УЭ—76, глана УП—3. издание 1980 г.). «Правила техни
ческой эксплуатации электроустановок потребителей и Лрави та техники безопас
ности при эксплуатации электроустановок потребителей», глава 3511— 13 «Элект
роустановки взрывоопасных производств».

Должны быть приведены мероприятия, которые не прели Котрены норматив
но-техническими документами, но должны выполняться, исходя из особенности 
конструкции конкретного электротехнического устройства.

3. В эксплуатационной документации должны быть приведены прштцнпна.нг- 
иие схемы и схемы соединений систем котпроля, сигнализации, .-ащигы и блим - 
ровок с описанием конструкции, принципа действия, монтажа, зм-.ддуатаипи и ре
монта аппаратов и приборов этих систем

Если такие системы предпрингле-изгхловитсль эдектрьоб-. р>д..йанли не пос
тавляет с luioiaB.uieacMUM им итделнем. то необходимо указать р эксплуатацион
ной документации требования к этим системам, исходя на особенностей конструк
ции электрооборудования и требований настоящего стандарта

(Введено дополнительно. Нзм. Jfe 1).



Изменение М  2  ГОСТ 22782.4—78 Электрооборудование взр^возлщнщенное с 
видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под избыточным дав
лением». Технические требования и методы испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от IS.03.84 
.'б 849 срок введения установлен

е 1)1.07 84

Пункты 1.2.3, 1 2.6 исключить.
Пункт 1.2.8 дополнить абзацем: «Допутхается устройства не фиксировать 

неразъемными соединениями, если будет обеспечен контроль их положения».
(Продолжение см. стр. 136)



(П родолжение изменения к ГОСТ 22782.4-78)
Пункт 1.2.9. Исключить слова: «специальные», «специальных*
Пункт 1.3.5. Последний абзац. Заменить слоЬа: «должны включаться» на 

«должны иметь блокировки, позволяющие включать эти устройства».
Пункты 1.8.1, 1.8.2 исключать.
Пункт 2.2. Таблицы I, 2. Заменить'ссылку: ГОСТ 14251—6 9  на ГОСТ

142 5 4 -8 0 .
Приложение 4. Таблица. Графа «Термин*. Дли термина 5 исключить слово: 

«Специальное»; графа «Определение». Для термина 5  Исключить слово: «специ
ального».

(ИУС № 6 1984 г.)
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