
Изменение JSfe l ГОСТ 16708—84 Переключатели (выключатели) пакетные. Общие 
технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.88 
№ 3635 срок введения установлен

с 01.10.88

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21128—75 на ГОСТ 21128—-S3.
Пункт 5.3.3 изложить в новой редакции: «5.3.3. Проверки по группам С-2 

и С-3 проводят по плану выборочного контроля.
(Продолжение см. с. 224)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16708—84)
Планы выборочного контроля должны быть указаны в отраслевой норма

тивно-технической и технической документации на переключатели конкретных 
серий и типов».

Пункты 5.3.4, 5.3.5 исключить.
Пункт 6.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8.051—73 на ГОСТ 8.051—86.
Пункт 7.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18620—80 на ГОСТ 18620—#6.

(ИУС Я° 2 1987 г.)
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