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По поручению ДНПР МЧС России Ваше обращение было рассмотрено. По 
существу Вашего обращения сообщаю, что требования по высоте ограждений, 
предъявляемые в п. 5.420 СП 1.131302009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», относятся к наружным лестницам. При этом, в 
настоящее время специалистами института разрабатывается новая редакция 
указанного свода правил. Требования в части определения высоты ограждений 
предложены к исключению. Поэтому, по вопросу высоты шраждений лестниц 
Вам следует руководствоваться иными документами.

Врио начальника института Д.М. Гордиенко
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