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При решении вопроса о размещении в пределах одного пожарного 
отсека различных групп помещений следует руководствоваться строгим 
прочтением подпункта «г» п. 7.2.3, в котором содержится союз «или». 
Трактовка указанного подпункта с заменой союза «или» на союз «и» не 
допускается.

С уважением,

На № 9 -15 12 17 ОТ 15.12.2017 г.

Директор

йен Глуховенко Ю М 

тел (495) 133-01-57 лоб. 150
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Исх.№ 9-151217 «15» декабря 2017г. Директору ФАУ «ФЦС»
Михееву Дмитрию Владимировичу

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Просим специалистов ФАУ «ФЦС» дать разъяснения по СП 60.13330.2016 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 7.2.3: "Системы вентиляции следует предусматривать общими для 
размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:... 
г) производственных одной из категорий Bl, В2, ВЗ, В4, Г, Д или складов категории В4;".

Поясните данный пункт правил. Для каких именно помещений можно делать общую 
систему вентиляции:

• Bl, В2, ВЗ, В4, Г, Д или складов категории В4;
• Bl, В2, ВЗ, В4, Г, Д и складов категории В4.
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