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Заместителю начальннка 
Приволжскою региональною центра 

полковнику внутренней службы

О.Г. Блохину

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Па Ваш запрос сообщаю, что по мнению специалистов и нститут на 
основании требований ч. 1 ст. 140 Федерального закона Хе123*ФЗ и жилых 
зданиях высотой менее 28 м, оборудованных пассажирскими лифтами, следует 
предусматривать ДУНС в таком же объеме, как для жилых зданий высотой более 
28 м согласно требованиям СП 5.13130.2009.

С уважением.
заместитель начальника института 
по научной работе Л.В. Малошин

Полстм» А Н. 
тел. (495)5219306

проведение строительной экспертизы
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