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Специалисты института считают, что в производственных зданиях 
комбикормовых заводов класса Ф5 допускается предусматривать лестничные 
клетки типа Н2 при условии выполнения дополнительных требований, 
предъявляемых к таким лестничным клеткам нормативными документами по 
пожарной безопасности (постоянный подпор воздуха и т.д.).

Выполнение лестниц из монолитного железобетона вместо лестниц из 
сборного железобетона представляется возможным при условии выполнения 
требований нормативных документов, предъявляемых к лестницам 
(пределам огнестойкости конструктивных элементов и т.п.)
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