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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
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ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директору
ООО «Аудит Сервис Оптимум» 

С.Г. Светушенко

Электроприборовский пр-д, д. 2-а, 
г. Владимир, 600005

Управление надзорной деятельности на Ваше обращение от 26.01.2012 в 

качестве письменной консультации сообщает следующее.

Согласно п.п. «д», п. 6.20, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования», рециркуляция воздуха из 

тамбур - шлюзов не допускается.

Начальник управления 
надзорной деятельности А.Д. Нужных

М.В. Окунев 
53-39-62

класс энергетической эффективности
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