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Состав серии 5.9СВКЛ-1
Узды присоединения н тепловым сетям систем отопления 
и горячего водоснабжения зданий

Д а т а
допели, коррект. еннулир*

Выпуск I Теплоцентры с установкой РТБ на систему горячего, водоснабжения
Выпуск Z Теллоцентры с установкой TPS с обводом на систему горячего водоснабжения к без обвода
Выпуск 3 Теплоцентры с установкой РУ на систему горячего водоснабжения
Выпуск 4 Элеваторные узлы без горячего водоснабжения
Выпуск 5 Блоки и узлы теплоцентров и элеваторных узлов
Выпуск б Системы промыЕки и опорожнения узлов присоединения
Выпуск 7 Автоматизированные теплоцентры с установкой РУ на систему горячего водоснабжения и регулятора 

"Электроника P-IM" на систему отопления
Выпуск 8 
Альбом X

Автоматизированные теплоцентры с регулятором "Электроника Р-Ш" на систему отопления (электрическая 
часть) при автоматическом учете расхода тепла на отопление

Выпуск 8 
Альбом Д

Автоматизированные теплоцентры с регулятором "Электроника P-Iii" на систему отопления (электрическая 
часть) при автоматическом учэте расхода тепла на отопление и вентиляцию

Выпуск 8 
Альб он Ш

Автоматизированные теплоцентры с регулятором "Электроника P-IU" на систему отопления (электрическая 
часть) при автоматическом учете расхода топла на отопление и расходо воды на систему горячего водо
снабжения

Выпуск 8 
Альбом 1У

Автоматизированные теплоцентры с регулятором "Электроника Р-Ш" на систему отопления (электрическая 
часть) при автоматическом учете расхода тепла е э  отопление и вентиляцию и расхода воды на систему 
горячего водоснабжения•
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Обозначение Наименование к*
стр.

Приме
чание Обозначение Наименование стр. Приме

чание
Облоккп
Титульный лист 1

5.903КЛ-1.7-ИК Информационная карта 2
5.903Ю1-1-7-СС Состав серии >
5 *903101-1-7-С Содержание А

5.90ЭКЛ-1-7-ПЗ Пояснигольная записка
5.903101-1-7-А Схема автоматизированного 7

геплоценгра
5.903.КЛ~1-7-02 Автоматизированный теплоцентр 8

тип I
5.903КЛ-1-7-09 Спецификация автоматизирован- 9

ного геплоценгра тип I
5.903КЛ-1-7-04 Автоматизированный тепло- to

центр тип П
903КЛ-Ь. 7-05 Спецификация автоматизирован» >-11

го топлоценгра тип П
S.903КЛ-1-7-06 Автоматизированный тепло- п

цонгр тип Ш
5.903КЛ-1-7-07 Спецификация автоматизирован- 13

ного геплоценгра тип Ш
5-903КЛ-1-7-08 Авгоматизированшй 14

теплоцентр тип 1У
5 .903КЛ-1-7-09 Спецификация автоматизирован- 15

ного геплоценгра тип 1У

5 . 9 0 3 К Л - 1 - 7 - С, UwHEЧЕРНЫЙ ОЧШ1
ш  т . ЬОРОААЧЕН V ^ Стадия Лист Листоо
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие чергеяи автоматизированных теплоцонгров разработаны на 
основании решений Ленгорислолкома от 10.08.81 г . Л 504 и or 13.12.82г. 

# 774 и разработки ПК "Санте хмоатаШ1ровкхп.
Чертежи данного альбома предусматривают присоединение систем 

огсплония к тепловым сетям через электронный регулятор отопления 
“Электроника P-IM", обеспечивающий поддержание температуры воды, посту
пающей в систему отопления, в зависимости от текущей температуры наруж
ного .воздуха в соответствии с заданным графиком.

регулятор дает возможность снижения температуры в системе отоп
ления общественных зданий на заданную величину с целью уменьшения 
расхода тепла в нерабочие часы и ночное время.

График регулирования температуры в сисгемо отопления в змвистшости 
от температуры наружного воздуха и программа отпуска тепла по времени 
суток устанавливается при наладке регулятора в соответствии с темпера
турным графиком и режимом работы отапливаемых помещениях, заданном в 
дроекте.

Тип тсплоценгра, номер регулятора отопления и диаметры присоедини
тельных трубопроводов устанавливаются в зависимости от расчетной 
тепловой нагрузки.

Максимальная производительность рогуляюров в ккал/ч .

"Электроника 
P-IM )Ь I й 
M_I.400.D03

"Электроника 
P-IM i f  3*4 л
Ы.1.40ЬтбОЗ*01

"Электроника 
P-IM £ 4"
МЛ.400.003-02

"Электроника 
P-IM Ь 6"

МЛ. 400.003-03

II5000 345000 495000 875000

Необходимый минимальный перепад давления между подающими и обратным 
трубопроводами теплосети пород регулятором составляет 15 м.вод.ст.

Учет расхода тепла на систему отопления осуществляется теплосчетчиком 
ТС-20 с установкой на обратном трубопроводе после грязевика преобразователя 
расхода Г1РП-50Э с пределами измерения 0-12 5 г/ч. На подающем трубопроводе 
перед регулятором и на обратном за преобразбвателем устанавливаются 
оооышки для установки датчиков температуры голлосчетчнка.

о Z uf/г J  <г/ «<• * tf <f S'-
j  -?  I/j  tr/v ,/{cc.fC.£A-. /?,

T-535

Система горячего водоснабжения запитывается через регулирующее 
| § г£оЙ12В? /ч подводками Диметром 50 мм. Производительность

На циркуляционной линии горячоао водоснабжения необходима 
установка регулятора температуры РТ. по чертену выпуска 5.

Для одороукения и промывки теплоценгров необходимо 
применять чертежи выпуска ь.

Настоящий альбом включает общие виды четырех типов- 
теплоценгров*

Маркируется два блока на подающей и обвязки регулятора 
топления и регулирующего устройства на горячее водоснабжение.

Пример маркировки:
Блок ввода

1 Т В - 9 0 - 1 . 2 Л

Блок на
подающем
трубопроводе

Детое исполнение 
Стальная арматура

индекс Наличие грязовика
диаметр трубопровода

Обвязка регулятора температуры и регулирующего устройство 
на горячее водоснабжение

АТВ-Ш -  1Э4-Д50-РУ50
автоматизм*
рованная
обвязка

регулирующее
устройство

тип обвязки
наличие грязовика

преобразователь
расхода ПРЙ-50Э 

регулятор отопления "Э-ектрочика Р-1ДО4Я
Проект автоматики гсллоцентров разработан ПК "Сантехмонгах".

Цу.щ
НАЧ.СМ.

.ИЕМ Ш  О
Бошокь ^85

Провер. Кош\А Н
Разработ.
Исполнил Ттш А
Н. контр. Конин/. Ж * •*

5.903КЛ-КЫ13

1ЬясишШ>НАЯ 1кЖи
Сталия Лист Листов

Р / г

ЛЕННИИПРОЕКТ
______& _________
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КОНСТРУКТШШЬШ УШАЮ1Я

1. Сборка гоплопушстов и узлов производится при помощи сварки 
ПО ГОСТ 16037-80 и на фланцах.

2 . Комплектация теплопунктов арматурой и контрольно-измеритель
ными приборами ыояет осуществляться при сборке их на объекта.

8. Сварка трубопроводов и приварка фланцев производится электродами 
по ГОСТ 9466-75 И СНиП П-45-75.

4. фланцевыэ соединения выполняются с прокладками из пароннта 
толщиной 2-3 шI.

5. Резьбовые соединения арматуры и приборов уплотняются льном 
на сурике или равноценном заменителе, а на первичной воде 
(до смешения ее с обратной) -  па осбостовой пряди, 
пропитанной графитом на натуральной олифе.

6* Теплопункты в сборе испытываются на избыточное давлонно, 
равное 1,25рабочего, но не нвхе 10 кг/см2.

7. Тепловая изоляция теплопунктов выполняется по чертокам 
ОН-10-2-396,397 после гидравлического испытания.

в- Минимальная в ы с о т а  помойте aufi дл* а  & mordant Цзи- 
робехччбпгс т<2плоцентр<э&

1
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