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О во зна че ни е Н аим ен ован ие Сто.

УГП0.00 О вцие у к а з а н и я 4
УГП1.00МЧ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД 

ШТУЦЕР dv 20. dy 25. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ 7
УГП1.00 УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД 

ШТУЦЕР dv 20. dy 25 3
УГП1.01 П л асти на э
УГП1.02 По л у х о м у т Э
УГП1.03 В с т а в к а 10
УГП1.04 Ш туи е р Ю
УГП2.00МЧ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД 

ШТУЦЕР dy 32, dy 40. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ И
УГП2.00 УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД 

ШТУЦЕР dy 32. dy 40 12
УГП2.01 П л а сти н а 13

УПГ2.02 Ш туц е р 13

УГП2.03 Г а и к а 14

УГП2.04 Г а и к а И

УГП2.05 П р о кл а д ка 15

УГП2.06 П р о кл а д ка 15
УГПЗ.ООМЧ У с т а н о в к а  га з о в о й  пл и ты  П Г -4  -  подклю чение

т р у в о п р о в о д н о е . М онтажный чертеж 16
УГП4.00МЧ У с т а н о в к а  га з о в о й  пл и ты  П Г -4  -  подклю чение  газовы м

м е та л л и че ски м  шлангом. М онтажны й чертеж 18

УГПЗ.ООМЧ У с т а н о в к а  о то п и те л ь н ы х  а п п а р а т о в  т и п а  АО ГВ-11,6-3

(исполнение  2) -  подклю чение трувопроводное .

Монтажный чертеж 20
УГП5.01.00 З аглуш ка 22

УГП5.01.00СБ З аглуш ка . Сборочны й  чертеж 22
УСГ5.01.01 Р у к о я т к а 23

УГП5.01.02 Ц и л и н д р 2 3

угпб.ог К ол ено 24

УГП5.03 Тр у б о  со е д и н и те л ь н а я 2 5

УСГ5.04 П а тр у в о к 2 6

2

продолжение

О б означение Н аим енование Ст р .

УГП5.05.00СБ Колено сворное . В ариант. Сборны й  чертеж 2 7

УГП5.05.00 К ол ено  св о р н о е . В а риант 28

УГП5.06 Г и в ка я  дымовая т р у б о  и з  зе р ка л ьн о й  нержавеющей ста л и 2 8

УГП5.05.01 С е кто р 29

УГП5.05.02 С е кто р 29

УГП6.00МЧ У с т а н о в к а  о то п и т е л ь н ы х  а п п а р а т о в  ти п а  А О В Г-17 ,3 -3

(исполнение 2 ) -  подклю чение трувопроводное.

М онтажный чертеж 30

УГП7.00МЧ У с т а н о в к а  о то п и т е л ь н ы х  а п п а р а т о в  т и п а  А 0В Г-23 ,2 -1_

А 0В Г-29-1  -  подклю чение трувопроводное.

Монтажный чертеж 32

УГП8.00МЧ У с т а н о в к а  о то п и т е л ь н ы х  а п п а р а т о в  ти п а  АО В Г-35-1

(исполнение 1) -  подключение трувопроводное.

Монтажный чертеж 3 4

УГП9.00МЧ У с т а н о в к а  о то п и те л ь н ы х  а п п а р а т о в  ти п а  А О В Г-35-1

(исполнение 2) -  подключение трувопроводное.

М онтажный чертеж 3 6

УГПЮ.ООМЧ У с т а н о в к а  о то п и те л ь н ы х  а п п а р а т о в  ти п а  АО ВГ-50-1

-  подключение трувопроводное . Монтажный чертеж 3 8

УПГ.00С
Мзм. Лист N д о к у м . Подпись Дата
Разрав. В асиленко 01.07

С о д е р ж а н и е

У1ит Л и с т Л и с т о в
Разров. Т а р о се н ко Ш.07 1 1 2
Пр о в . К р ю ч ко в 01.07 С П К Б

" Р а з п о о е к т "
Н. контр Панасенко 01.07
У тв . К о р ж Ш т - 01.07
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п р о д о л ж е н и е

Обозначение Наименование Ст р .

УГПИ.ООМЧ Установка отопительных аппаратов типа АОВПОО-1

- подключение трубопроводное. Монтажный чертеж А О

УГП12.00МЧ Установка аппаратов водонагревательных п р о т о ч н ы х

типа ВПГ и настенных теплогенераторов - подключение

травопроводное. Монтажный чертеж 42

УГП13.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-11,6-3

(исполнение 2) - подключение газовым металлическим

ылангом. Монтажный чертеж 4 А

УГПИ.ООМЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-17,3-3

(исполнение 2) - подключение газовым металлическим

ылангом. Монтажный чертеж 46

УГП15.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа А0ГВ-23,2-1;

АОГВ-29-1 - подключение газовым металлическим ылангом.

Монтажный чертеж 4Ь

УГП16.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-35-1

(исполнение 1) - подключение газовым металлическим

ылангом. Монтажный чертеж 50

УГП17.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-35-1

(исполнение 2) - подключение газовым металлическим

ылангом. Монтажный чертеж 52

УГП18.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-50-1 -

подключение газовым металлическим ылангом.

Монтажный чертеж 54

УГП19.00МЧ Установка отопительных аппаратов типа АОГВ-ЮО-1 -

подключение газовым металлическим ылангом.

Монтажный чеотеж 56

УГП20.00МЧ Установка аппаратов водонагревательных п р о т о ч н ы х

типа ВПГ и настенных теплогенераторов - подключение

газовым металлическим ылангом. Монтажный чертеж 5 Ъ

3

п р о д о л ж е н и е

Обозначение Наименование Ст р .

УГП20.01 Трубо 6 0

УГП20.02 Трава 6 0

УГП20.03 Трава 61

УГП20.04 Трава 61

УГП20.05 Ш тацер 62

УГП20.06 Газовый ыланг с и л ь ф о н н о г о  типа @

Изп. Лист N докам. Подпись Дата
УПГ.ООС

Лист
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1 Общая часть

1.1 Рабочие чертежи типовой документации 'Установка газовых п ри бо р о в  и 

аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях' серии 5.905-20.07 ро зро бо то ны  

взамен серии 5.905-10.

1.2. Рабочие чертежи ро зро бо то н ы  с учетом опыта проектирования, строительст

ва, эксплуатации систем газоснабжения на основании следующих нормативных 

документов!

- СниП 42-01-2002 'Газораспределительные системы';

- ГОСТ 9.602-2005 'Единая система защиты от к о р р о з и и  и  сторения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от к о р р о з и и ' ;

- ПБ 12-529-03 'Правила Безопасности систем газораспределения и 

газопотревления';

- СНиП 2.08.02-89* 'Общественные здания и сооружения!;

- СНиП 31-02-2001 'Дома жилые одноквартирные';

- СНиП 31-03-2001 'Производственные здания';

- CYbG 31-05-2003 'Общественные здания административного назначения';

- СНиП 31-01-2003 'Здания жилые многоквартирные';

- СНиП 41-01-2003 'Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная Безопасность здании и сооружении'.

1.3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствует 

требованиям действующих и н с т р у к ц и и , ГОСТо в , но рм , правил, стандартов.

2 Назначение и область применения

2.1 Рабочие чертежи настоящей типовой документации применяются пои 

проектировании по установке газовых п р и б о р о в , аппаратов для целей отопления 

мощностью до 100 кВт в жилых, общественных, административных и производственных 

зданиях; п р и  газоснабжении природным  газом по ГОСТ 5542-87 с избыточным  давлением 

до 0,003 мПа (0,03 кгс/см2) и сжиженным газом по ГОСТ 20448-90* с избыточным  

давлением до 0,005 мПа <0,05 кгс/см2), сейсмичностью до 9 баллов.

4

3 Технические требования к изгнотовлению

3.1 Материалы, изготовление узло в  и деталей газопроводов должны соответст

вовать требованиям СниП 42-01-2002.

3.2 Свойства материалов и оборудования должны быть подтверждены, сертифи

катом качества.

3.3 Соединения на трубны х  цилиндрических оезьвах производить на Белилах 

цинковых марки ГОСТ 202-84* с подмоткой льна ГОСТ 10330-76*.

4 Рекомендации по проектированию и монтажу

4.1 При  монтаже оборудования, узлов и деталей газопроводов следует 

совладать требования СниП 42-01-2002.

4.2 Пр и  проектировании у з л о в  газопровода следует применять «Детали т р у б о 

п р о в о д о в  бесшовные приварные из углеродистой и лигированной стали» по ГОСТ:

- отводы ГОСТ 30753-2001; ГОСТ 17375-2001;

-  т р о й н и к и  ГОСТ 17376-2001;

- переходы ГОСТ 17378-2001

допускается применение 'Деталей т р у б о п р о в о д о в  из углеродистой стали' п о  ОСТ:

- гнутые отводы по ОСТ 36-42-81 Радиусом изгиба не менее 2d;

Изм. /ист N докум. Подпись Дата
Разрав. Василенко 01.07

01.07РоЗРОБ. Тарасенко
Пр о в . К р ю ч к о в 01.07
Н. контр. Панасенко 01.07
Утв. К о р ж 01.07

УГП0.00
У1ит. Л и с т /истовт 1 3

О в ц и е  у к а з а н и я С П К Б
Т а з п р о е к т '
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- Формованные переходы  по ОСТ 36-44-81, и зготовл енны е  методом п о д о 

гр е в а  и последую щ его овжима ко н ц о в  т р у б  до dy 50:

- dy 20 х dy 15;

- dy 25 x dy 20;

- dy 32 x dy 25i

- dy 40 x dy 32#

- dy 50 x dy 40

Размер заготовки не менее 100 мм.

4.3 Внутри  помещения при проектировании предусматривать 

установку запорной арматуры класса 'А' (иаровые кроны) с одной 

стороны муфтовым подсоединением под Резьву, с другой  стороны 

ответное штуцерное резьвовое соединение под м уфту .

4.4 Гозопровод вн утри  помещения покры ть двумя слоями масля

ной кр а ски  для внутренних робот.

4.5 Бытовые газовые счетчики устанавливаются:

- в газифицированном или в газифицируемом помещении на 

расстоянии от газового оборудования в соответствии паспорта и 

и н с т р у к ц и и  по эксплуатации;

- в отдельном нежилом помещении газифицируемого здания с 

естественной вентиляцией;

- на наружной стене газифицируемого здания в соответствии 

инструкции по эксплуатации;

- из у с л о в и й  у д о б с т в о  монтажа и эксплуатации на высоте, как 

правило, 1,6 м от у р о в н я  пола (основания).

4.6 Установку бы то вы х  газовых п л и т  следует предусматривать в

S

помещениях кухонь (летних кухонь), в помещениях общественных и 

административных зданиях в соответствии требований паспорта и 

и н с т р у к ц и и  по эксплуатации заводов изготовителей. Помещения долж

ны быть высотой не менее 2,2 м, допускается установка плит с 

наклонными потолками, имеющих высоту в центральной масти 2.0 м, при  

этом, устанавливать следует в то й  масти, где высота не менее 2,2 м. 

Газовые плиты устанавливать из ус л о ви й  у д о б с тв о  монтажа и 

эксплуатации, расстояние в свету от плиты до д руго го  газового 

оборудования следует принимать не менее 100 мм, другие расстояния 

принимать в соответвии СП 42-101-2003 п. 6.23# 6.24.

4.7 Газоиспользующее оборудование для отопления и горячего 

водоснабжения:

- возможность Размещения газоиспользующего оборудования в 

помещениях зданий различного назначения и требование к этим 

помещениям устанавливаются строительными нормами и правилами 

по проектированию и строительству с уметом требовании 

стандартов и д р у ги х  документов, а также данных заводских 

требовании, в соответствии паспорта и и н с т р у к ц и й  по 

эксплуатации, определяющих область и ус ло ви я  его применения, 

а также с выполнением требовании СП 42-101-2003 п. 6.17; 6.18;

Изм. Л ист ДОКУМ . Подпись Дата
УГП0.00
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установка газовых отопительных аппаратов с о т к р ы т о й

камерой сгооания, принятая на чертежах донной  серии с учетом 

опыта монтажа и эксплуатации должна предусматриваться на 

расстоянии от тыльной стороны  установки и от б о ко во й  стороны  

не менее 200 мм, со стороны  опуска Разводки газопровода для 

подключения газового аппарата не менее 500 мм;

- устаноновка настенного газоиспользуюцего оборудования в 

соответствии тревовании СП '42-101-2003 и данной серии альбома;

- высота газифицируемого помещения п ри  установке 

оборудования мощностью до 60 кВт должна быть не менее*

• 2,0 м - для жилых зданий;

• 2,2 м - для обцественных, административных здания;

• 2,5 м - при  установке оборудования мощностью свыше 60 кВт.

4.8 Вентиляция газифицируемых помещений должна быть

естественная, постоянно действующая. Параметры вентиляции 

определяются из Расчета Зх кратного воздухообмена в час с учетом 

дополнительного воздуха необходимого для горения. Допускается для 

притока воздуха в газифицируемое помещение жилых здании 

использовать подрез в нижнеи части двери в смежное нежилое 

помещение (кроме ванных и санузлов).

5 Обозначения, принятые в т и п о в о й  серии

УГП - установка газового оборудования и разводка газопровода

6

5.1 Пример обозначения установки газового счетчика 
с подключением под итуцер dy 20=

М а р к а
п о з .

Обозначение Наименование Кол,
М а с с а
е д . , к г

П о и м е -
ч а н и е

5.905-20.07 вып. 1
УГП1.00М Ч

У с та н о в ка  га з о в о го  счетчи 
ка  с подключением под  

и т зц е р  dy 20

5.2 Рекомендуется привязка д р у го го  оборудования указанного в 

спецификации и ссылкой на чертежи п ри  ус ло ви и  аналогичной разводки 

подключения оборудования.

УГП0.00 Лист

Изм. /!и с т N д о к у м . Подпись Дота 3
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П р и мер овознаиения установки газового сметчика 
с подключением под штуцер dy 20:

М а р к а
п о з .

Обозначение Наименование Кол.
М а сса
е д . , к г

П р и м е -
ц а н и е

5.905-20.07 вып. 1

УГП1.00МЧ

У ста н о в ка  га з о в о го  счетчи 
к а  с подключением под  

ш туцер dy 20

ж Р а з м е р  уточнить при  м о н та ж е

УГП1.00МЧ
У с т а н о в к а  г а з о в о г о  с ч е т ч и к а  

с  п о д кл ю ч е н и е м  п о д  ы т з ц е р  
d y  20 , d y  2 5 .  

М о н таж ны й  ч е р те ж

У 1 и т . Масса Масштаб
Изм Лист N д о к у м . Подпись Дата

- -Ро зро б . В а с и л е н ко 01.07
Разрав. Т а р а с е н к о 1)1.07
Пр о в . К р ю ч к о в 0Г.07 У1ист Л и с т о в  1

/
С П К Б

'Г а з п р о е к т "Н. контр. П анасенко 1Я Зяхае 01.07
Утв. К о рж 01.07



П оз Обозначение Наименование К о л Приме
чание

Локументаиия

УГП0.00 Овцие указания

Летали

1 УГП1.01 Пластина 1

Стандартные изделия

7 Газовый счетчик 1

8 ДсБ.ель 5x40 ТУ 36-941-79 3

Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70* 2

Ш о й б о  8.02 ГОСТ 11371-78* 2

Подключение под ытуцер dv 20

Летали

|П
од

пи
сь

 
и 

да
та

 |

2 УГП1.02 По л у х о м у т 2

3 УГП1.03 Вставка 2

4 УГП1.04 Штуцер 2

5 ТГ-20.00.02 Г аика 2

6 ТГ-20.00.02 Прокладка 2с;ш7)
2 :
азI:х

Подключение под ытуцер dv 25

Летали

Вз
ам

 
ин

в.
 N

2 УГП1.02-01 По л у х о м у т 2

3 УГП1.03-01 Вставка 2

4 УГП1.04-01 Штуцер 2

П
од

пи
сь

 и
 

да
та

5 ТГ-25.00.02 Гайка 2

6 ТГ-25.00.02 Прокладка 2

УГП1.00
Изн. Лист N д о к у м . Подпись Лота

<
ОС
2:
соX3

РазоаБ. Василенко 01.07
Установка газового счетчика 

с подключением под ытуцер 
dy 20, dy 25

У1ит. Л и с т Л истов
Ро э ро б . Тарасенко 01.07 1
Пр о в . К р ю ч к о в 01.07 СПКБ

Т  азпроект'
Н. контр. Панасенко 01.07
У тв . К о р ж 01.07

ь
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12,5/ / А

*  Размеры определить по месту

Изн.|У1ист
Ро з р о б .
Разрав.
Пр о в .

N д о к у м . 
В асиленко  
Т а о а се н ко
К р о н к о в

Подпись

W -

/Зато
01.07
>1.07

01.07

Н. конто. Поносенко
Уте.

01.07 Лист
01.07

УГП1.01

Пласт и н а

К-ПН-3.0 ГОСТ 19903-74» 
С245 ГОСТ 27772-88*

У1и т . Мосса Масштаб

- -

Л и с т  |Л и с т о в  1

С П К Б
' Г  а з п р о е к т 'К орж Ин

в.
 N

 п
од

л.
|П

од
пи

сь
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да

та
 |

В
зо

м
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b
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л
.|П
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и
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та

Э

У  (/)

Обозначение Диаметр ытицера счетчика R,
мм

1_ОБЦ.
мм

Масса 
ед., кг

УГП1.02 dy 20 13 84 0.067

-01 dy 25 16 97 0.078

Неуказанные предельные отклонения размероб: 
Н14, hi 4, ± JT14 

2

У Г П 1 . 0 2

П о л у х о м у т

У 1 и т. Массп МЛГ.ЫТЛС.
Узм Аист N д о к у м . Подпись Лато

см.
ТОоЛ.

Розроб. В асиленко ь ё кж 01.07
Розроб. Т а р а се нко e jtx& ey* 0L07
Про в . К р ю ч к о в ... 01.07 Л и с т  1 Л и с т о в  1/

к'пч.г- 8 -Е  ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  
ВСтЗспЗ ГОСТ 535-88*

С П К Б
' Г  а з п р о е к т "

Н. контр. Поносенко 01.07
Утв. К орж

№ щ . 01.07
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6 ,3  /  /  А

Обозначение
а
мм

Di.
мм мм

Из.
мм

D4,
мм

Масса 
ед. кг

УГП 1.04 5 20 25+а1 IU
) 

I о
 

1 р 25 0.38

-01 6 25 32-0.2 38.5_о.1 32 0.46

Не указанные предельные отклонения размеров: Н14, hl4, ± JT14
2

УГП1.04

Ш т у ц е р

У 1 и т. Масса Маситов
Из и, /и с т N д о к у м . Подпись Лата см.

тобл. -РазоаБ. В асиленко 01.07
Разрав. Т а о а се н ко 01.07
Пр о в . К р ю ч ко в 0Г.07 /1 и с т  [Л и с т о в  1

✓
40-В ГОСТ 2590-88 
ВСтТпгЫ ГОСТ 535-88*

С П К Б
Т  а з п р о е к т "

Н. контр. Пснасенко 01.07
У ТВ. К орж

1: 01.07
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П о з  8

* Размео у т о ч н и т ь  п ри  монтаже.
** Размер уточнить п р и  проектировании.

УГП2.00МЧ
У с т а н о в к а  г а з о в о г о  с ч е т ч и к а  

с  п о д к л ю ч е н и е м  п о д  ш т у ц е р  
d y  3 2 ,  d y  4 0 .  

М о н т а ж н ы й  ч е р т е ж

/ 1 и т . М асса М асы таь
Нзк /и с т N д о к у м . Подпись Лото

- -Р азрав. В а с и л е н к о 01.07
РОЗРОБ. Т а р а с е н к о 01.07
Пр о в . К р ю ч ко в Щ С ОГО 7 У 1 и с т  | / 1 и с т о в  1

СПКБ
"Г азпроект"К контр. П а н а с е н ко 01.07

Утв. К орж W&l01.07
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Поз. Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Документация

УГП0.00 Овщие указания

Детали

1 УГП2.01 Пластина 1

Стандартные изделия

г Газовый сметчик 1

3 Дювели-ипильки М6х70

ГОСТ 28457-90 5

Подключение под штуцер dv 32

Детали

4 УГП2.02 Штуцер 2

5 УГП2.03 Г аика 2

6 УГП2.05 Прокладка 2

Стандартные изделия

7 Отвод П90-32х2,5-0,9Г2С 4

8 Т р у б о  32x3.2 ГОСТ 3262-75* 2
Длину уточи. 
при проект.

1 2

П оз О в о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л П р и м е 
ч а н и е

Подключение под штуцер dv 40

Детали

4 УГП2.02-01 Штуцер 2

5 УГП2.04 Г аика 2

6 УГП2.06 Прокладка 2

Стандартные изделия

7 Отвод П90-40хЗ,0-0,9Г2С 4

8 Тр у б о  40x3.5 ГОСТ 3262-75* 2 Длину уточи, 
при проект.

УГП2.00
Изм. Лист N д о к у м . Подпись Дата
Розроб. Василенко дат 01.07

Установка газового счетчика 
с подключением под чтуцер 

dy 32, dy 40

У 1 и т . Д и е т Д и сто в
Розроб. Тарасенко 0Г.07 1 ! 1
Пр о в . К рю чков 01.07 СПКБ

Т  азпроект'R контр. Панасенко Я1.07
У тв . К орж , ш м . (31.07
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6,3

Обозначение Вь
мм

Bfe.
мм

Дз,
мм

Масса 
ед. кг

УГП 2.02 28 зз+ол 42 0,58

-01 36 42 -02 4 6 0,72

Не указанные предельные отклонения размеров: Н14, hl4, ± JT14
2

УГП2.02

Штуцер

У 1ит. Мосса Маситав
Изн Лист N д о ку м . Подпись Лата

см.
таьл. -Разроб. В асиленко Ш-О-7

Раэров. Т аоасенко 01.07
Про в . К р ю ч ко в 0Г.07 Л и с т  |Л и с т о в  1

У
и ^ О з - В  ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  

С тЗгсН  ГОСТ 535-88*
СПКБ

Тазпроект' |
Н. контр. Панасенко 01.07
Утв. К орж 01 07
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6,3

Не указанные предельные отклонения Размеров: Н14, hl4, ± JT14
2

Изи|У1ист
Разрав.
Разрав.
Пр о в .

N д о к^ м .  
В асиленко
Т а р а се н ко
К р ю ч ко в

Подпись
01.07
Дата

01.07
01.07

Н. контр, 
Утв.

Паносенко
К орж 7&m J

01.07
01.07

Шестигранник

УГП2.03

Г айка

У! и т . Масса Масштаб

1,8 -

-Л ист | Л и с т о в  1

55-В  ГОСТ 2879-88  
СтЗпсН ГОСТ 535-88*

С П К Б

'Г азпроект' Пн
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Не указанные предельные отклонения размеров: Н14, hi4, ± JT14
~~2

УГП2.04

Г аика

У 1ит. Масса МасштаБ
Изм. Лист N д о к у м . Подпись Дата

2,5 -Разоаь. В асиленко 01.07
Розроб. Т арасенко 01.07
Про в . К р ю ч ко в 0Г.07 Л и с т  |Л и с т о в  1

Ш естигранен “Г» ГОСТ £879-88
СтЗпсН ГОСТ 535-88*

С П К Б
*Г азпроект"Н. контр. Паносенко 01,07

Утв. К орж 01,07
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ж- размер для справок

УГП2.05
Изм. Лист N д о к у м . Подпись Дата
Разрав. В асиленко
Разрав. Т а р а се н ко

01.07

Пр о в . К р ю ч ко в

ttr.07
Прокладка

01.07

Л и т . Масса Масштаб

0,02 -

Л и с т I Л и с т о в  1

СПКБ
'Г азпроект'Н. контр. Панасенко

Утв.
01.07 По ро н и т  ПМБ 2,0 ГОСТ 4 8 1 -8 0 *
01.07К орж Ин

в,
 N

 п
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л,
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6,3

J .

жOJ

S S

36

46

ж- размер для справок

УГП2.06
Изм. Лист
Розроб.
Розроб.
Пр о в .

N д о к^м . 
Василенко  
Т арасенко  
К р ю ч ко в

Подпись

Н. контр. 
Утв.

Понасенко
К орж

Дота
01.07

Г.07
ОГ.07

01.07
01.07

Прокладка

Л и т . Масса Масштаб

0,02 -

Л и с т  |Л и с т о в  1

По р о н и т  ПМБ 2,0 ГОСТ 4 8 1 -8 0 * СПКБ
'Г азпроект'К орж
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16

У Г П 3 . 0 0 М Ч

У с т а н о в к а  га з о в о й  плиты  
П Г -4  -  подклю чение  

т р а в о п р о в о д н о е . 
М онтажный чертеж

Л и т . Масса Масштаб
Иэн Лист N д о ка м . Подпись Лото

- -Разрав. В асилен ко 01.07
Разрав. Т а р а се н ко ТЛ.07
Пр о в . К р ю ч ко в ~ Щ Г 01.07 Л и с т  1 |Л и с т о в  2

/
С П К Б

' Г о з п р о е к т '
Н. контр. Панасенко Щ г̂ <^тг 01.07
Утв. К орж  (Ф Л м Р 0107
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Вариант I

17

Поз Овознаиение Наименование Кол Приме
чание

Документация

УГП0.00 ОБЦие указания

Д етали

1 УГП20.02.00 Трубо 1 Длинэ уточн 
при проект.

Стандартные изделия

2 Плита газовая Бытовая ПГ-4

ТУ 4858-001-217-82-886-94 1

3 Коан dyl5 1

4 Угольник 15 ГОСТ 8946-75* 1

5 М у <р т о  короткая 15

ГОСТ 8954-75* 2

6 Контргайка 15

ГОСТ 8968-75 2

Газовый металлииескии ыланг

сильтю нного  типа с!у 2 0 1
Длии5# утоин 
при проект.

Нзм. Л и с т д о к у м . Подпись Дота
УГП3.00МЧ
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Изм. Лист N д о к у м . Подпись Лата
РОЗРОБ. В а с и л е н ко 0J.07
Ро зро б . Т а р а с е н к о 01.07
Пр о в . К р ю ч к о в 01.07

/

Н. контр. П аносенко 01.07
Утв. К о рж Ф и ш 01.07

У ГП4.00МЧ
У 1 и т . Масса Масштаб

- -

У1ист 1 | Л и с т о в  2

У с т а н о в к а  г а з о в о й  п л и ты  
П Г -4  -  п о д кл ю ч е н и е  га з о в ы м  

м е т а л л и ч е с к и м  ш л а н го м . 
М он таж ны й  ч е п те ж

С П К Б

'Г азпроект"
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Вариант I

Вариант II

is

Поз Овознаиение Наименование Кол Приме-
мание

Д о ку м е н та ц и я

УГП0.00 Общие у к а з а н и я

С тандартны е  и зд е л и я

1 Г а зо вы й  м е та л л и ч е ски й  и л а н г

с и льф о нн о го  ти п а  d y l5 1
Длину утоин 
при псоект.

г П лита га з о в а я  Б ы товая  П Г-4

ТУ 4 8 5 8 -0 0 1 -2 1 7 -8 2 -8 8 6 -9 4 1

3 К ро н  d y l5 1

4 У го л ь н и к  15 ГОСТ 8 9 4 6 -7 5 * 1

УГП4.00МЧ Лист

Л

Изм Лист N д о к у м . Подпись Дата 2
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гг

Поз Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Документация

УГП0.00 Общие указания

Сьороиные единицы

1 УГП5.01.00 Заглушка 1

Детали

2 УГП5.02-04 Колено 1

3 УГП5.03-02 Тр у so соединительная 1 Кол. утоин. 
пои проект.

4 УГП5.04-02 Патэувок 1

5 -03 Патэувок 1

6 УГП20.01.00 Тр у б о 1 Ллину утоин 
п с и  проект.

Стандартные изделия

7 Отопительный аппарат 1

8 Коан dyl5 1

9 Му?та короткая 15

ГОСТ 8954-75* 2

10 Контргайка 15

ГОСТ 8968-75 2

УГП5.00МЧ Лист

Йэм. Лис т N д о к у м . Подпись Дата 2
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Обозначение Наименование Кол
Приме

чание

Д окум е н та ц и я

А4 УГП5.01.00СБ Сборочный чертеж

Д етали

А4 1 УГП5.01.01 Р у ко я т ка 1

А4 2 УГП5.01.02 Ци л ин др 1

БЧ 3 УГП5.01.03 Крышка

. Б-0.8 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 2 7 7 7 2 -8 8 *

0144_1<о 1 0,065 к г
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УГП5.01.00Изм. /!ист N д о к у м . Подпись Дата

Ос
~z.
сОXIS

|РазраБ. Василенко 01.07

З а г л у ш к а

У1ит. У1ист У!истов
РазраБ. Тарасенко Ш.07 II 1
Пр о в . К р ю ч к о в 01.07 СПКБ

' Г  а з п р о е к т '
Н. контр. Панасенко 01.07
У тв . К о р ж Ин

ь.
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12,5/ / А

УГП5.01.01

Рукоятка

Л и т . Масса Масштаб
Изн. Лист N д о кум , Подпись Дата

0,005 МРозроб. Василенко 01.07
Разроб. Т ар а се нко 01.07
Пр о в , К р ю ч ко в 01.07 Л и с т  | Л и с т о в  1

/
- Б -0  6 ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *‘ С 235 ГОСТ 2 7 7 7 2 - 8 8 *

СПКБ
'Г азпроект'Н. контр. Панасенко 01.07

Утв. К орж 1 Ш 01.07 Ин
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6±0,2

УГП5.01.02
Ц и л и н д р

Л и т . Масса Масштаб
Изм. Лист N д о к у м . Подпись Дата

о л зРозроб. Василенко 01.07
Разрав. Т аоасенко 01.07
Пр о в . К рю ч ко в ОГ.07 Л и с т  Л и с т о в  1

Б -0 6  ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *
И ‘ С 235 ГОС~ 2 7 7 7 2 - 8 8 *

С П К Б
"Г а з п р о е к т "Н. контр. Панасенко 01.07

Утв. К орж 01.07
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О бозначение D,
мм

D i,
ММ

L,
мм

L i '
ММ

1,
мм ММ

Масса 
ед. кг

УГП5.02 82+0,4 92-о.э 1С0±0,5 150±0,5 40+0,3 4 -0.3 0,95

-01 102±0,4 112-0,9 220±0,5 200±0,5 50+0,3 7-0,4 1,48

-0 2 115+0,4 125-1Л 240+0,6 230±0,6 57±0,4 9-0.4 2,00

-0 3 135+0,5 143-i j0 280±0,7 270+0,7 67±0,4

10-0,4

2,60

-0 4 138±0,5 148_i,o 290±0,7 280±0,7 70±0,4 2,70

-0 5 168+0,5 225 .w 440±0,7 340±0,7 83±0,4 3,82

-0 6 220±0,5 230 .,* 450±1,0 440±1,0 110±0,5 15-0,4 6,20

УГП5.02

Колено

/ 1 и т . Масса Маситав
Мзм 71ист N д о к у м . Подпись Лата См.

тавл . -Разраь. В асиленко 01.Д7
Разрав. Т ар а се нко 01.07
Про в . К р ю р ко в 'ш : 01.07 У1ист |/1 и с т о в  1

„ 8 -0 .6  ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *  
С 235 ГОСТ 2 7 7 7 2 -8 8 *

СПКБ
Т азпроект'Н. конто. Панасенко 01.07

Утв. К орж tfl.07
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О ьозначени е D,
мм

D i,
мм

ь
мм

Мосса  
ед. к г

УГП7.03 82Ю,4 92-o,9 4010,3 0,63

-01 102Ю,4 112-0,9 5010,3 0,80

-0 2 115±0,4 125-i.o 5710,4 0,90

-0 3 13510,5 Отсо 67±0,4 1,05

-0 4 138Ю,5 31
со 70+0,4 1,10

-0 5 168+0,5 225_10 8310,4 1,20

-0 6 22010,5 230-jo 110Ю,5 2,00

У Г П 5 . 0 3

Тр у б о соединительная

Л и т . Масса МаситоБ
Изм. Лист N д о ку м . Подпись Лата См.

ТОБЛ.Разрав. В асиленко 01.07
Разрав. Т ар а се нко 01.07
Про в . К р ю ч ко в 01.07 Л и с т  | Л и с т о в  1

/
- Б -0.6 ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *  

С 235 ГОСТ 2 7 7 7 2 - 8 8 *
С П К Б

'Г азпроект'Н. контр. Панасенко 01.07
У тв. К орж Ж * / 01.07
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12,5

О бозначение D,
мм

Dp
мм

D *
мм

Масса  
ед. к г

УГП5.04 82±0,4 92-0,9 107-о,д 0,16

-01 102±0,4 П2-о,9 127-0,9 0,20

-0 2 115+0,4 125-i,o Н О -и 0,22

-0 3 125+0,5 135-i,o 150-,,о 0,25

-04 135+0,5 143-i,o 0 1 о 0,27

-0 5 138+0,5 148-i,o 163-,,о 0,30

- 0 6 168+0,5 225.1,0 1ОоOJ 0,32

-0 7 220+0,5 230-1.0 250-1,0 0,61

УГП5.04

Патрубок

/1 и т . Масса Масштаб
Нэк. У1ист N д о к у м . Подпись Дата Си.

ТОБЛ. -РазраБ. В асиленко 01.07
Разрав. Т арасенко 01.07
Пр о в . К р ю ч к о в 7&iA 01.07 У1ист |У1истов 1

/
,  Б -0 .6  ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *  

С 235 ГОСТ 2 7 7 7 2 - 8 8 *
С П К Б

"Г азпроект'Н. конто. Панасенко j /51.07
Утв. К о р ж тш01.07



Uh
b
, 
N 
по
дл
.|
По
дп
ис
ь 

и 
до
то
 |
Вэ
ом
 и
нв
, 

N|
Mh

b
. 
N 

д
у

б
л

.|П
о

д
п

и
с

ь
 

и
 

д
о

т
о

270

Для у д о б с т в о  монтажа сворное колено допускается выполнять 
специализированными организациями. Диаметр колена принимать не менее 
диаметра п о т р у б к о  аппарата

27
0
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УГП5.05.00СБ
Изи Лист
Р азрав.
Р азрав.
Пр о в .

N д о к у м . 
Василенко 
Тдросенко 
K p io u k o b

Подпись

7

Дата
01.07
01.07
01.07

Н. контр. 
У тв.

П а н а с е н ко
К орж

01.07
01.07

К о л е н о  сворное. 
Вариант.

О б о р о н н ы й  и е р т е ж

У 1 и т . М асса М асштаб

- -

У 1 и с т  | Л и с т о в  1

СПКБ
"Г азпроект'
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Гибкая, невосприимчивая к конденсату двустенная трубо из зеркальной 
нержавеющей стали заводского изготовления. Этот продукт изготавливается с 
применением высоколегированных материалов с полным нобором комплектующих. 
Состоит из минимума соединении, что обеспечивает высокую газоплотность.

Основные приемуцества!
• незначительное сопротивление Благодаря глодкои внутренней поверхности
• сокращенное время монтажа Благодаря комплектам соединения системы
• диометр от 100 до 200 мм
• длина комплекта на выбор 10 или 30 м
• материал нержавеющая сталь
• толщина 2x1,2 мм

УГП5.06

Гибкая дымовая т р у б о  
из зеркальной нержавеющей 

стали

У1ит, Масса Масштаб
Изм Лист N д о к у м . Подпись Лота

1
Разров. Василенко 01.07
Ро з р о б . Таоасенко 01.07
П р о в . Кр ю ч к о в 01.07 Л и с т  |У1истов 1

/
СПКБ

'Г аэпроект'
К. конто. Панасенко 01.07
Утв. Ко р ж ШИ 01.07 Ин
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К
ж> о  

< 1Л OJ

г

7 Л

Т

Dyl5

8

_9
10

. 4 о

7777777777;
420 nin 500

/

Изм. Лист N д о кум . Подпись Лата
Разоав. Василенко 7 x 7 7 ^ 0TQ7
Разрав. Т арасенко 01.07
Про в . К рючков 01.07

Н. контр. Панасенко 01.07
Утв. К орж W lid c "01.07

г т г

УГП6.00МЧ
У с т а н о в к а  о то п и те л ь н ы х  

а п п а р а т о в  ти п а  А О ГВ -17 ,3 -3  
(и с п о л н е н и е  2 )-п о д кл ю ч е н и е  

т р у в о п р о в о д н о е . 
Монтажный чертеж

У 1ит. Масса Масштаб

- -

Л и с т  1 |Л и с т о в  2

СПКБ
Тазпроект'
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Поз. Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Д о ку м е н т а ц и я

УГП0.00 О вцие у к а з а н и я

Свороиные единицы

1 УГП5.01.00 Заглуш ка 1

Д е т а л и

2 УГП5.02-03 Колено 1

3 УГП5.03-03 Трува соединительная 1 Кол. УТОЧН. 
п р и  проект.

4 УГП5.04-04 П атрувок 1

5 -0 3 По тр у б о к 1

6 УГП20.01-01 Трубо 1
Длину УТОЧН 
п р и  проект.

С тандартны е  и зд е л и я

7 О топительны й а п п а р а т 1

8 К ро н  dy20 1

9 Му ф то  к о р о т к а я  20

ГОСТ 8 9 5 4 -7 5 * 2

10 К о н т р га й к а  20

ГОСТ 8 9 6 8 -7 5 2

УГП6.00МЧ 71ист

Изм. У!ист N д о кум . Подпись Лото 2
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Р а зм е р ы  в  с к о в к а х  д л я  А О Г В -2 9 -L

У Г П 7 . 0 0 М Чi

У с т а н о в к а  о т о п и т е л ь н ы х  
а п п а р а т о в  т и п а  А 0 Г В -2 3 ,2 -П  
А О Г В -2 9 - l  -  п о д к л ю ч е н и е

Т Р У Б О П Р О В О Д Н О е .  

М он таж ны й  ч е р те ж

| У 1 м т .  I Масса Масштаб
Изм Лист N д о к у м . Подпись Дота

- -Разоав. В а с и л е н к о 0Д.07
Разоав. Т а р а с е н к о 01.07
Про в . К рю чков 'Z U . 01.07 Л и с т  1 I Л и с т о в  2

С П К Б
" Г  о з п р о е к т '

Н. контр. П анасенко J01.O7
Уте. К орж Ч В Ш к Ш к

\Г V/
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Поз ОБОЗнаиение Наименование Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГП0.00 О б щ ие у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 УГП5.01.00 З а гл у ш к а 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 4 К о л е н о 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 4 Т р у г>о с о е д и н и т е л ь н а я 1
Кол. уточн. 
п р и  проект.

4 У Г П 5 .0 4 -0 5 П а т р у б о к 1

5 - 0 3 П а т р у б о к 1

6 У ГП 20 .01 -01 Т р у е >о 1
Длим» аточн 
п р и  проект.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

7 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

8 К р о н  d y 2 0 1

9 М уч>та к о р о т к а я  20

ГОСТ 8 9 5 4 - 7 5 * 2

10 К о н т р г а й к а  20

ГОСТ 8 9 6 8 - 7 5 2

УГП7.00МЧ Лист

Изм Лист N докум. Подпись Дата 2
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Поз Овознаиение Наименование Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

У Г П 0 .0 0 О в и и е  у к а з а н и я

С Б О о о и н ы е  е д и н и ц ы

1 У Г П 5 .0 1 .0 0 З а г л у ш к а 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 - 0 4 К о л е н о 1

3 У Г П 5 .0 3 - 0 4 Тр у б о  с о е д и н и те л ьн а я 1
Кол. у т о ч н .  

п р и  проект.

4 У Г П 5 .0 4 - 0 5 П а т р у в о к 1

5 - 0 3 П а т р у б о к 1

6 У Г П 2 0 .0 1 -0 1 Т р у б а 1
Длину уточн 
п р и  проект.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

7 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

8 К о а н  d y 2 0 1

9 Му ф т о  к о р о т к а я  20

Г О С Т  8 9 5 4 - 7 5 * 2

10 К о н т р г а й к а  2 0

Г О С Т  8 9 6 8 - 7 5 2

УГП8.00МЧ / и с т

Изм. /и с т N д о к у м . Подпись Дата с



И
нв

, 
N 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
д

от
а 

|В
за

м
 

ин
в.

 
N

|U
h

b
. 

Н 
д

з
б

л
, 

П
о

д
п

и
с

ь
 

и
 

д
ат

а
36



Ин
в,

 N
 п

од
л,

|П
од

пи
сь

 
и 

до
та

 |
Вз

ом
 

ин
в,

 
N

|U
h

b
. 

N 
д

у
б

л
,|П

о
д

п
и

с
ь

 
и 

да
та

О

3 7

Поз Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Д о ку м е н т а ц и я

УГП0.00 О вцие у к а з а н и я

Свороиные единицы

1 УГП5.01.00 З агл уи ка 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 4 Колено 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 4 Трубо  соединительная 1
Кол уточн. 
п р и  проект.

4 У Г П 5 .0 4 -0 5 По тр у б о к 1

5 -0 3 П атрувок 1

6 УГП 20 .04-01 Трубо 1
Длину уточн 
п р и  проект.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

7 О топительны й а п п а р а т 1

8 К ро н  d y 2 0 1

9 Му ф то  к о р о т к а я  20

ГОСТ 8 9 5 4 - 7 5 * 2

10 К о н т р г а й к а  20

ГОСТ 8 9 6 8 - 7 5 2

Из.ч Лист ДОКУМ. Подпись Дате
УГП9.00МЧ
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УГПЮ.ООМЧ
У с т а н о в к а  о т о п и т е л ь н ы х  

а п п а р а т о в  т и п а  А О Г В -5 0 -1  -  
п о д к л ю ч е н и е  т р у б о п р о в о д н о с . 

М о н т а ж н ы й  ч е р т е ж

У 1 и т . М осса М осы тов
Изм. Л ист N д о к у м . Подпись Д ата

- -Р азоав . В а с и л е н к о 01,07
Р азнав . Т а р а с е н к о 01.07
Пр о б . Kp o u k o b 01.07 У 1 и с т  1 1 Л и с т о в  2

/
СПКБ

" Газпроект'Н. контр. П о н о с е н ко тААм-*', 01.07
Утв. К о рж  сЬШ-01.07
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Поз Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Л о к у м е н т а ц и я

У Г П 0 .00 О в ц и е  у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 У Г П 5 .0 1 .0 0 З а г л у ш к а 1

Л е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 - 0 5 К о л е н о 1

3 У Г П 5 .0 3 - 0 5 Т р у б о  с о е д и н и т е л ь н а я 1
Кол. УТОЧН. 
при проект.

4 У Г П 5 .0 4 - 0 5 Л а т р у в о к 1

5 - 0 3 П о т р у б о к 1

6 У Г П 2 0 .0 4 -0 1 Т р у б о 1
Длину уточн 
при проект.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

7 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

8 К р о н  d y 2 0 1

9 Му р т о  к о р о т к а я  2 0

ГО С Т  8 9 5 4 - 7 5 * 2

10 К о н т р г а й к а  2 0

Г О С Т  8 9 6 8 - 7 5 2

УГПЮ.ООМЧ Л ист

Пэн Л ист N д о к у м . Подпись Лата 2
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УГПИ.ООМЧ
У станоЕ ж а  о то п и те л ь н ы х  

аппаратоЕ^ т и п а  АОГВ-ЮО-1 -  
подклю чение  т р у в о п р о в о д н о е . 

М онтажный чертеж

У 1ит, Масса Маситаь
Изн. Лист N д о к з н . Подпись Дата

- -Розроб. В асиленко 0L07
Розроб. Т а р а се н ко 'Я га Л # 01.07
Пр о в . Крю чков 01.07 /1 и ст  1 | Л и с т о в  2

/
С П К Б

" Г  а з п р о е к т "
Н. контр. Пснасенко 01.07
Утв. К орж

Ш
01.07
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П о з О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л П р и м е 
ч а н и е

Д о ку м е н т а ц и я

УГПО.ОО О вцие у к а з а н и я

С вороиные единицы

1 УГП5.01.00 Заглуш ка 1

Д е та л и

2 УГП 5.02-06 Колено 1

3 УГП 5.03-06 Трубо  соединительная 1
Кол. уточн. 
пои пооект.

4 УГП5.04-07 П атоувок 1

5 -0 3 По тр у б о к 1

6 УГП20.04 -0 2 Трубо 1
Длину уточн 
при пооект.

С танд артны е  и зд е л и я

7 О топи тельны й а п п а р а т 1

8 К ро н  d y 2 5 1

9 Му ф т о  к о р о т к а я  25

ГОСТ 8 9 5 4 -7 5 * 2

10 К о н т р га й к а  25

ГОСТ 8 9 6 8 -7 5 2

Изм Лист N д о ка м . Подпись Дата
УГП11.00МЧ Лист
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П о з О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л П р и м е 
ч а н и е

Д окум ентация

УГП0.00 Общие у ка за н и я

Сборочные единицы

1 УГП5.01.00 Заглушка 1

Д етали

г УГП5.02-03 Колено 1

3 УГП5.03-03 Труба соединительная 1 Кол. утоин. 
п р и  проект.

4 УГП5.04-04 Потрубок 1

5 -03 Патрубок 1

6 УГП20.03-01 Трубо 1
Ллину утоин 
п р и  проект.

И УГП20.05-01 Штуцер 1

Стандартные изделия

7 Водонагревательный аппарат

или теплогенератор 1

8 Крон dy20 1

9 Муф то  к о п о тка я  20

ГОСТ 8 9 5 4 -7 5 * 2

10 К о н тр га й ка  20

ГОСТ 896 8 -7 5 2

12 У гольник 20 ГОСТ 8 9 4 6 -7 5 * 1

УГП12.00МЧ Лист

Изк Лист N д о к у м . Подпись Лата 2
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о• I

УГП13.00МЧ
У с т а н о в к а  о т о п и т е л ь н ы х  

а п п а р а т о в  т и п а  А 0 Г В -1 1 ,6 -3  
(и с п о л н е н и е  2 ) -п о д к л ю ч е н и е  

га зо в ы м  м е т а л л и ч е с ки м  ы ла нгом . 
М онтаж ны й ч е о т е х

У 1 и т . М асса М аси тав
Изм. Л ист N д о к у м . Подпись Дата

- -Р азоав . В а с и л е н к о 01.07
Р азоав . Т о р а с е н к о t l 1.07
Пр о в . К р ю ч ко в 01.07 У 1 и с т  1 | Л и с т о в  2

/
С П К Б

" Г а з п р о е к т "
Н. контр. П а н а с е н ко 01.07
Утв. К орж 01.07
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Поз Овознаиение Наимен о в а н и е Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГПО.ОО О в ч и е  у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 УГП 5.01.00 З а гл у ш к а 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 4 К о л е н о 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 2 Тр у б о  с о е д и н и т е л ь н а я 1
Кол. УТОМИ. 
при проект.

4 У Г П 5 .0 4 -0 2 П а т р у б о к 1

5 - 0 3 П а т р у б о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 К о а н  d y l5 1

8 Г а з о в ы й  м е т а л л и и е с к и и  ш л а н г

с и л ь ф о н н о г о  т и п а  d y l5 1
Длину утоми 
при проект.

Нэп Лист N д о кам . Подпись Дата
УГП13.00МЧ Лист
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Поз Овознаиение Н а и менование Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГП0.00 О в ц и е  у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 УГП5.01.00 З а г л у и к а 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 3 Колено 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 3 Тр у в о  соединительная 1
Кол. этоин. 
п р и  проект.

4 У Г П 5 .0 4 -0 4 Патоувок 1

5 -0 3 По т р у б о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 Отопительный аппарат 1

7 К р о н  dy20 1

8 Г а з о в ы й  м е т а л л и ч е с к и й  ш л а н г

с и л ь ф о н н о г о  т и п а  d y 2 0 1
Ллин^ УТОЦИ 
п р и  проект.

У ГП14.00МЧ Лист

Иэм. Лист N д с к у м . Подпись Дата С
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ш
OJ
с
£

О
1Л
in

/  /

УГП15.00МЧ
Изм.|/1ист
РОЗРОБ.
РОЗРОБ.

Пр о в .

NiOKSM.
В а с и л е н к о
Т о р о с е н к о
К р ю ч ко в

Подпись Дата
01.07

с& я& Ъ  01.07
01.07

УстаноЕ ж а отопительны х  
а п п а р а то в  ти п а  А 0ГВ -23,2~П  

АОГВ-29-1 -под кл ю чени е  газовы м  
м еталлическим  ш лангом. 

Монтажный чертеж

Н. контр. 
У тз.

Панссенко
К о рж W l 0 1 Q 7

01.07

У 1 и т . Масса Масытаь

- -

У1ист 1 |Л и с т о в  2

СПКБ
'Г азпроект'
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Поз Овознаиение Наименование Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГП0.00 О вщ ие у к а з а н и я

С ворои ны е  е д и ницы

1 УГП5.01.00 З а гл уш ка 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 4 К о л ено 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 4 Т р ув а  с о е д и н и те л ь н а я 1
Кол. атоин. 
при проект.

4 У Г П 5 .0 4 -0 5 По тр у б о к 1

5 -0 3 П а т р у в о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 К р о н  dy20 1

8 Г а з о в ы й  м е т а л л и ч е с к и й  и л о н г

с и л ьф о н н о го  т и п а  dy20 1
Длина зтоин 
п ри проект.

УГП15.00МЧ Лист

Изи Лист N д о к у м . Подпись Дата 2
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Поз Обозначение Н а и м е н о в а н и е Кол П р и м е 
чание

Д о к у м е н т а ц и я

УГП0.00 О в ц и е  у к а з а н и я

С ворочны е  е д и н и ц ы

1 УГП5.01.00 З а гл уш ка 1

Д е т а л и

2 У Г П 5 .0 2 -0 4 Колено 1

3 У Г П 5 .0 3 -0 4 Трубо  соединительная 1
Кол. атоин. 
при пооект.

4 У ГП 5 .0 4 -0 5 П а трубок 1

5 -0 3 Потрубок 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и те л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 К р о н  d y 2 0 1

8 Г а з о в ы и  м е т а л л и ч е с к и й  и л а н г

с ильф о н но го  т и п а  d y 2 0 1
Длина атоин 
п р и  проект.

УГП16.00МЧ Диет

Изм. У1ист N д о к у м . Подпись Дато 2
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Поз Обозначение Наименование Кол Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГП0.00 О ыа.ие у к а з а н и я

С БО Р аины е е д и н и ц ы

1 УГП5.01.00 З а гл у ш к а 1

Д е т а л и

2 УГП5.02-04 К о л е н о 1

3 УГП5.03-04 Тр у б о  с о е д и н и т е л ь н а я 1
Кол. ътоин. 
п р и проект.

4 УГП5.04-05 П а т р у в о к 1

5 -03 П а т р у ь о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 К р о н  d y 2 0 1

8 Г а з о в ы и  м е т а л л и и е с к и и  ш л а н г

с и л ь ф о н н о г о  т и п а  d y 2 0 1
Ллину утоин 
п р и проект.

УГП17.00МЧ Лист

Изк Лист N докум. Подпись Дата 3



И
нв

. 
N 

по
дл

.|П
од

пи
сь

 
и 

д
о

та
 |

В
за

м
 

ин
в.

 
N 

И
нв

, 
N 

д
у

б
л

,1 
П

од
пи

сь
 

и
 

д
ат

а



И
нв

, 
N 

по
дл

,[
П

о
д

п
и

сь
 

и 
да

та
 [

В
зо

м
 

и
н

в,
 
N|

Wh
b
, 

N 
д
у
б
л
.|
По

д
п
и
с
ь
 
и
 
д
о
т
о

О

55

Поз Овознаиение Наименование Кол Приме-
мание

Д о к у м е н т а ц и я

угпо.оо О в ц и е  у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 УГП5.01.00 З а гл у ш к а 1

Д е т а л и

2 УГП5.02-05 Колено 1

3 УГП5.03-05 Тр у б о  с о е д и н и т е л ь н а я 1 Кол. утоии. 
п р и проект.

4 УГП5.04-06 П а т р у б о к 1

5 -03 По т р у б о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 Коан dy20 1

8 Г а з о в ы й  м е т а л л и ц е с к и и  ш л а н г

с и л ьф о н н о го  т и п а  dy20 1
Длидо атоин 
пои проект.

УГП18.00МЧ Лист

Нэп .Лист N д о к у м . Подпись Дота 2
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Поз Овознаиение Наименование К о л Приме-
иание

Д о к у м е н т а ц и я

УГПО.ОО О в щ и е  у к а з а н и я

С в о р о и н ы е  е д и н и ц ы

1 У Г П 5 .0 1 .0 0 З а г л у ш к а 1

Д е т а л и

г у г п 5 .о г - о в К о л е н о 1

3 У Г П 5 .0 3 - 0 6 Т р у б о  с о е д и н и т е л ь н а я 1
Кол. утодн. 
пои проект.

4 У Г П 5 .0 4 - 0 7 П а т о у в о к 1

5 - 0 3 П а т о у в о к 1

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

6 О т о п и т е л ь н ы й  а п п а р а т 1

7 К р а н  d y 2 5 1

8 Г а з о в ы и  м е т а л л и ч е с к и й  ыланг

с и л ь ф о н н о г о  т и п а  d y 2 5 1
Длину утоиы 
пои г.ооект.

У ГП19.00МЧ Лист

Изм. Лист N д о к у м . Подпись Дата 2
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4 0 0 100

У / / / / / / / / / / / / / / / /

nin 100 4 0 0 100 3 1 7

УГП20.00МЧ
У с т а н о в к а  а п п а р а т о в  в о д о н а г о е -  
в а т е л ь н ы х  проточны х  т и п а  ВПГ и  
н а с т е н н ы х  т е п л о г е н е р а т о р о в  -  

п о д к л ю ч е н и е  га з о в ы м  
м е т о л л и и е с к и м  и л а н г о м  • 

М о н т а ж н ы й  ч е р т е ж

/ 1 и т . М а с с а М асы таБ
Изм. Л и с т N д о к у м . Подпись Л а та

- -Р а з р а в . В а с и л е н к о 01.07

Р а з р а в . Т а р а с е н к о 01.07

Пр о в . К рю чков 01.07 У 1 и с т  1 7 1 и с т о в  2
/ СПКБ

"Г азпроект4К контр. П а н а с е н к о .01.07
Утв. К орж шк 01.07
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Поз Овознаиение Наименование Кол Приме-
мание

Документация

УГП0.00 Овцие оказания

Сварочные единицы

1 УГП5.01.00 Заглзыка 1

Летали

2 УГП5.02-03 Колено 1

3 УГП5.03-03 Тр ь в о  соединительная 1 Кол. STOUH. 
пои проект.

4 УГП5.04-04 Патрзьок 1

5 -03 По т р з б о к 1

Стандартные изделия

6 Водонагревательный аппарат

или теплогенератор 1

7 К р о н  d y 2 0 1

8 Газовый металлический иланг

с и л ь ф о н н о г о  типа daEO 1
Длин;* утоин 
пои проект.

Изм Лист д о к у м , Подпись Д а та
УГП20.00МЧ
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1. Подключение к чертежам УГП5.00МЧ; УГП6.00МЧ; УГП7.00МЧ; УГП8.00МЧ.
2* эк Длины тр уб ы  определять после установки оборудования.
3. Разводку подсоединительнаи части трубопровода рекомендуется выполнять в 
заводских у с л о в и я х , допускается изготовление по месту монтажа при  ус л о ви и  
оснащения монтажных бригад труво гибо чны м  и  резьбонарезным оборудованием*
4. Радиусы изгиба тр у б ы  не менее 2-х наружных диаметров

УГП20.01
Изм. Аист
Разрав.
Разрав.
П р о в .

N докам.
Василенко

К р ю м к о в

Подпись

Тарасенко f&qg&T' 01,07

Лото
01.07

01,07

Т р у б о

Н. КОНТР. Панасенко
У тв. К о р ж

01.07 Тр уб о  dyxs ГОСТ 3262-75*
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Овознаиение 1,мм dyxs, мм

УГП20.02 X 15x2,8

-01 X 20x2,8

-02 X 25x3,2

1- Подключение к чертежам УГП3.00МЧ.
2- * Длины труб ы  определять после установки оборудования •
3.Разводку подсоединительноп части трубопровода рекомендуется выполнять в 
заводских у с л о в и я х , допускается изготовление по месту монтажа п ри  ус л о ви и  
оснащения монтажных в р и го д  трубогивочны м  и  резьбонарезным оборудованием - 
4* Радиусы изгива тр уб ы  не менее 2-х наружных диометров

УГП 20 .02

Т р у б о

/1ит. Мосса Мосытав
Иэм Лист N  докум. Подпись Лото

!1I - -Разрав. Василенко 01.07
Разрав. Таоасенко ШГ07
П р о в . Коюиков 01.07 У1ист |У1и с т о б  1

7
Тр у б о  dyxs ГОСТ 3262-75* СПКБ

'Г азпроект'Н. конто. Понасенко ^ 0 7
Утз. К о р ж  / 01.07



Ин
в,
 N

 п
од
л.
|П
од
пи
сь
 
и 

до
то

 {
Вз
ам
 
ин
в.
 N

|M
h

s
. 
N 

д
у

б
л

,|П
о

д
п

и
с

ь
 

и
 
до

та

Обозначение 1_,мм dyxs, мм

УГП20.03 ж 15x2,8

-01 ж 20x2,8

-02 ж 25x3,2

1. Подключение к чертежам УГП12.00МЧ.
2. * Д лины трубы  определять после установки оборудования.
3- Розводку лодсоединительнои части трубопровода рекомендуется выполнять в 
заводских ус л о в и я х , допускается изготовление по месту монтажа п ри  ус ло вии  
оснацения монтажных бриго д  трубо гибо чны м  и  резьбонарезным оборудованием. 
4.Радиусы изгиба тр убы  не менее 2-х наружных диаметров

УГП20.03

Т р у б о

У1ит. Масса Масштаб
Изк Лист N д окум . Подпись Дата

- -Разрав. Василенко 01.07
Роэроб. Тарасенко 01.07
Пр о в . К рю м ко в i fT 01.07 Л и с т  1Л и с то в  1т у

Трубо  dyxs ГОСТ 3262-75* СПКБ
'Г азпроект'Н. к 
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100*1,0

2x45*

I
К

У

Обозначение L,mm dyxs, мм

УГП20.04 ж 15x2,8

-01 ж 20x2,8

-02 ж 25x3,2

1. Подключение к чертежам УПТЭ.ООМЧ; УГЛЮ.ООМЧ; УГПИ.ООМЧ.
2. * Длины трубы  определять после установки оборудования.
3* Розводку подсоединительной части тр уб о п р о в о д о  рекомендуется выполнять в 
заводских ус л о в и я х , допускается изготовление по месту монтажа при  усло вии  
оснацения монтажных бри го д  трубогьбочны м  и резьбонарезным оборудованием.
4. Радиусы изгиба тр уб ы  не менее 2-х наружных диаметров

У Г П 2 0 . 0 4

Т р у б о

Л и т . М а с с а М асш та б
Изк Л и с т N д о к у м . Подпись Д а то !11

\ - -Зазраь. В а с и л е н к о 01.07
эозроб. Т а о а с е н к о 01.07
Пр о в . К рю чко в 01.07 Л и с т  1Л и с т о в  1

/

Трубо  dyxs ГОСТ 3262-75* СПКБ
'Г азпроект'Н. контр. П а н а с е н к о 01.07

Утв. К орж 01.07
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Обозначение dyxs, мм
Масса 
ед., кг

УГП20.05 15x2,8 0.13

-01 20x2,8 0.17

-02 25x3,2 0.24

УГП20.05
Изм. Лист N д о к у м , Подпись Лото
Разрав. Василенко .01.07
Разрав. Тарасенко

Ш т у ц е р

Пр о в . К р ю ч к о в 01.07

R  к о н т р . Панасенко
Утв. К орж

frag Д1.07 
и/101,07

Тр у б о  d y  х S ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 *

У 1 и т . Масса Маситав

См.
тавл.

—

Л и с т Л и с т о в  1

СПКБ
'Г азпроект'

1. Газовый металлический иланг с и л ь ф о н н о го  типа заводского 
изготовления <с д в у м я  накидными ганками) d y  15, d y  20, dy 25 д л и н н о й  
1,0...3,0 м устнавливать из у с л о в и й  технической возможности подключения.
2. Т р е б о в а н и е  п а с п о р т а ! гн у ты е  о тв о д ы  м е та л л и ч е с ки х  и л а н го в  п р и  
м онтаж е  Р ад иусом  на  в е л и ч и н у  не  меньиую д в у х  наруж ны х д и а м е тр о в  
в ы п о л н я ть  в  и скл ю ч и те л ьн ы х  с л у ч а я х . Р е ко м е н д у е т с я  вы д ер ж и ва ть  р а д и у с  
не  м енее п я т и  на руж ны х д и а м е тр ов

Изн Лист
эазрав.
J03P0S.
Пр о в .

Н. контр.
Утз.

N д о ку м .
Василенко
Тарасенко
К р ю ч ко в

Панасенко
К орж

Подпись

С

ш

Дата
01.07
01.07
01.07

П.07
01.07

УГП 20 .06
Газовый иланг 
ме галлический 

с и л ь ф о н н о г о  т и п о

Л и т . Масса Маситав

— —

Л и с т 1 Л и с т о в  1

СПКБ
'Г азпроект'Серия 5.905-20.07
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