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Обозначение Наименование Стр.
Титульный лист i
Содержание 2,3

5.407- 5(5 .0.ПЗ Пояснительная записка А *_
5.407- 56 .ОЮТЬ Таблица Выбора чертежей

типовой серии. А 1_
5.407-56 О.ЮГЧ Панели распределительных щи-

mob серии Щ070Ч и Щ070-2.
Габаритный ч е р те ж . 8,9

5.407-56 Д20ГЧ Панели распределительных щи-
т о б  серии Щ070М- Габаритный
чертеж . /0

5.407- 56 .0.30 ГЧ Шкафы распределительные се-
рии ШРС1. Габаритный чертеж н

5-407- 56 .0.40ГЧ Шкасры распределительные се-
рии СПМ 75. Габаритный чертеж 12

5.407-56 .0.50 Г Ч Шкасры распределительные се-
рии СПА77. Габаритный чертеж. 1Ъ

5.407-56 .0.60 ГЧ Шкасры распределительные се-
р и и  LUPff- Габаритный чертеж 1U

5.407-56 .О.ЮД Строительное заЭание на уста-
набку распреЭёлительного щита. 15

5.407-56 .0.20Д Строительное задание на уста-
нобку распределительного шкасра. 16

щ

Обозначение Наименование Стр.

5.407-56 0.30Д Расположение распределитель-
но го щ и та  1Щ, 6 электропомеще-
нии на перекры тии. <7

5.407- 56 0.40Д Расположение распределитель-
ного щ и т а  4щ 6 электропомеще-
нии на полу с каналом. 18

5.407- 56 .0.50Д Расположение распределитель-
ного шкасра ЗПР, 19

5.407- 56.0.60Д Строительное задание на уча-
с т о к  перекры тия в зоне уста-
нобки щ и т а  из панелей серий
Щ07СИ, [Ц070-2 и Щ070М. 20

• 5.407-56. 0.70Д Строительное задание на уча-
с т о к  пола с каналом 6 зоне
устанобки щита из панелей
серий U4070-U Щ070-2 и Щ070М 21

5.407-56 .0.80Д Строительное задание на уча-
с т о к  пола В зоне устонодки
щита из панелей серий UL07D-1,
Щ070-2 и Щ070М- 22

5.407-56. 0.90Д С троительное забание на уча-
с т о к  перекры тия  6 зоне уста-
нобки шкасра серии ШРСГ 23
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5.407-56. 0.Ю0Д Строительное задание на уча-
сток попа 6 зоне установки
шкасра серии ШРС{. 2U

5.407-56 .О.НОД Строительное заЗание на уча-
сток перекрытия 5 зоне устаноб-
ни шкасра серий СПМ75иСПА77 25

5.407-56. 0.120Л Строительное задание на уча-
сток попа 6 зоне установки
шкасра серий СПМ75 и СПА77 26

5-407-56. 0 .0 0Д Строительное задание на уча-
сток перекрытия 6 зоне у с т а -
новки шкасра серии ШРН 27

5.401'56. 0.*40Д Строительное задание на уча-
сток пола Ь зоне устанобки шка-
сра серии ШРИ 25

Обозначение Наименование Стр.



1. Исходные данны е
Серия 5.407-56 Выполнена на основании следующих 

материалов
!)„ Электромонтажные устройства и изделия. Справочник" 

М., Энерг оатом издат, 1983 г. j
2) ,, Изделия заводов Укрелабэлектромонтажа. Номенклату

рный каталог ", М., ЦБНТИ Минмонтажслецстроя СССР, 1983г,
3) каталог 0607.04-83,, Панели распределительных 

щитов Щ070"
4) каталог 06.0705-83 „ Шкафы распределительные 

серии ШРН?‘
2. С о д ер ж ани е

Серия содержит монтажные чертежи распредели
тельных щитов из панелей серий Щ070-1, Щ070-2 и 
Щ070М и распределительных шкафов серий ШРС1, 
СПМ75, СПА77 и ШРПи состоит из двух выпусков' 

Выпуск О- материалы для проектирования, 
выпуск / -  монтажные чертежи 
Выпуск 0 содержит материалы для проектирова

ния (габаритные чертежи щитов и шкафов, таблица вы
бора чертежей типовой серии и др. материалы) и черте
жи строительных заданий.

Выпуск /  содержит монтажные чертежи, а также 
чертежи изделий для изготовления их монтажными 
организациями-

Ъ.05пасть применения
3.1 Серия предназначена для использования при вы-

Ш
попнении проектных работ и работ в монтажной зоне 
по установке в помещении о невзрыВоопасной и непо
жароопасной зоне распредепитепьных щитов из нане
сти серий Щ070-/...У5, Щ070-2...У5 и СЦ07ОМ-..УЗ и 
распредепитепьных шкасров серии ШРС/.. УЗ, спм75...уз, 
СПА 77..УЗ, ШРН-..22УЗ, ШР/1...22УХЛ* и ШРН..54У2.

3.2. Чертежи строительных заданий предназначены 
дпя испопьзования проектной строитепьной органи
зацией, с цепью разработки ею строительных рабо
чих чертежей попов и перекрытий дпя установки 
на них щитов и шкасров.

4 . Основные положения
4- / Способы установки распределительных щитов 

и шкасров указаны в "Таблице выбора чертежей типо
вой серии''(см. черт. 5407-56 О. /ОТБ).

Распредепительные шкасры рекомендуется уста
навливать на расстоянии ЮОмм от стены.

4.2. В проемы для Ввода кабелей по черт.5.407- 
56 .0.6ОД, 5.40756 .0.70Д, 5.407-56 .0. 90Д, 5.407-56 .О.НОД 
и 5.407-56.0./30Д устанаблибаются блоки из патрубков по 
черт. 5.407-56././70-.. 5.407-56 ./.230.

Если блоки из патрубков заполняют нс Весь проем 
по его длине, незаполненную часть проема закладывают 
заглушками по черт. 5. 407-56 ,/. О/. Количество и испол
нение применяемых блоков из патрубков и заглушек 
определяется в конкретном проекте.

Нац.отд.ТюринU.сто,.Богданов - I-ihн.коитр. Богданов.
Рук/гр. Моне M l

Б. AD7 - 5Б ДПЗ
Пояснительная

записка

С т а д и я ]  Л  и с т  IЛ и с т о в

УГПИ
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРОПРйЕКТ

ХАРЬНОЕ,
2D208~Of 5
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Наружный диаметр патрубков рекомендуется 
Выбирать согласно следующей таблице, в зависи
мости от наружного диаметра кабеля, проклады
ваемого 6 патрубке•

Наружный диаметр патрубка, мм 32 40 50 63 75 90
Наибольший наружный диаметр 
кабеля, мм 15 20 25 35 45 60

4.3. Распределительные щиты и шкскры крепят
ся путем приварки к закладным изделиям, устанав
ливаемым строителями. Кроме того, при уста
новке распределительных щитов, а также при 
установке распределительных иикасров на перекры
тии, строители должны заполнить бетоном 
Верхнюю часть проема, после того как электро
монтажники установят блоки из патрубков и 
загпушки.

4.4. Зануление (заземление) каркасов панелей 
щитов и корпусов шкафов выполняют по конкрет
ному проекту.

Панели щитов и шкафы имеют нулевую (зазем
ляющую)  шину, соединенную с каркасом панели 
или с корпусом шкасра. Шкафы, крот того, 
имеют болт заземления снаружи шкафа.

5. Порядок пользования 
5. 1. Порядок пользования при проектировании 
53.1. Пользуясь „ Таблицей выбора чертежей 

типовой серии "(см. черт. Б.407-56 0.10 ТБ), выби - 
рают необходимые типовые чертежа строи
тельных заданий и монтажные чертежи.

_____________________________________________ Н
Типовые чертежи строительных заданий указы

вают на чертеже строительного задания на уста
новку распределительного щита или шкафа. 
Примеры этих заданий приведены на черт. 5.407 -56

.О.ЮД и 5.407-56 .0.20д. Показанную на черте
же 5.407-56 О.ЮД ж. 5. опору предусматривают 
при длине щита более Зм, устанавливая ее пос
редине длины щита.

Примененные В конкретном проекте монтаж
ные чертежи указывают в спецификации черте
жа с расположением электрооборудования. При
меры этих чертежей приведены на черт. 5 .H 0 7 -S6

.0.30Д... 5.407-56 .О.БОД
5.1.2. Потребность в изделиях и материалах 

согласно монтажным чертежам указана в Вы
пуске 1 в Ведомости на черт. 5407- 56.1. Вп.

5.2. Порядок пользования при монтаже.
По чертежам изделий в промышленных базах 

электромонтажных организаций изготавливают
ся необходимые изделия. В монтажной зоне исполь
зуются монтажные чертежи.

С Выпуском настоящей серии исключается 
из числа действующих типовая серия 4.407-165 
Установка распределительных щитов и шкафов 

(изготовления заводов треста электромонтаж -  
конструкция)."

5.4D7-5B ДПЗ ft



Ьн
В.К

еп
ос

И.
 {П

од
пи

сь 
ud

am
g \

Вз
аи

ин
6.*

{0\

Эскиз

Плита перекрытия

ЧрМ

Характ ерист ика  
установки щ ит а

На перекрытии при Отш-ЮОмм, 
Подход внешних проводников к  

щиту:
а)сверху и [или)
5) с низу Ь патрубках (в проеме 

в плите перекрытия)-

На полу с кабельным каналом. 
Подвод внешних проводников 

к щ ит у снизу из кабельного 
к а н а л а .

Серия
панелей

Щ 070Ч
Щ 070-2

ЦЦ070М

Щ070-1
Щ070-2

Щ 07О М

Обозначение чертежа
строительного 

задания

5А07-56 -О.бОД

5А07-56.0.70Д

монтажного

5407-56АА0

5.407-56 .150

5 .4 0 7 -S6 .1 2 0

5407-56 А 60

заглушек и 5ло- 
код из патрубкоЬ

5.407- 56 А. 170
5.407- 56 А.О!

Н а  полу при О men- 400мм 
Подвод внешних проводников 

к  щ ит у.
а)сверху и (или) 
о) снизу Ь трубах.

\11р10-{
Щ 070-2 5.407-56.1.50

Щ070М

Рук.гр.

Нач.отд Тюрин 
lA.cnea. БоеданоВ 
И. контр. БогЭзноВ

Моне

5AU7-56 .0.80Д

5A07-56.1.7Q

5 .4Ш 7-5Б .О.ШТБ
Таблица  

выбора чертежей 
типовой серии

\Лист

ы гп и
ТЯ5М1РОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
9Л9ПО-/Н ч
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ПоЭгшбка

н т  осноВаи»»̂  ч*у плтт^ перекрытия

Характеристика 
установки щитка учета и шкасроб

Тип 
щитка 
ипи серия 
шкадзов

На стене Щ07СН46УЗ

На перекрытии при Gтт =100мм. 
Подвод внешних проводников 

к шкафу: 
а)с6ерху и (ипи)
Б] снизу б патрубках (6 проеме 

6 плите перекрытия)

На попу или перекрытии, 
ПоЭбоЭ бнешних пробойников 

к  шкасру 
а) сберху и (ш и)
5) снизу 6 трубах, проложенных 

6 поЗлибке и 6 грунте основания. 
Q тип = 100 мм

строительного 
задания

ШРС1

СПМ75

СП А77

ШРН

ШРС1

СПМ75

СПА77

LUP.fl

и
Обозначение чертежа

5.407-56 0.90Д

5.407-56 .а ЙОД

5.407-56 .0.130Д

5.407-56 .0.100Д

5.407-56 Д120Д

5.407-56 Д140Д

монтажного

5 407-56 <40

5.407-56 .1.80

5.407-56 .<.<00

5.407-56 .1.110

5.407- 56 .<.150

5.407-56 .{ 90

5.407-56 .1.120

5.407- 56 .U40

эаглуюек и бло
ков из патрубкоб

5.407- 56 .1.180
5.407- 56 .1.190
5.407- 56 .1.200
5.407- 56 .1.240
5.407- 56 .1.220
5.407- 56.1.230
5.407- 56-4.01

5.407-55 .0.1DTБ
Лист
г
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Puc.i Рис.3(см.п.5)

Развез i-i
epg?opqtUJW

Puc.2 
Остальное См.рис.1

Перфорация

4om6.#/7

-V Mголос

09
4om6T~ Hfr

Puc.4.(cM.n.4J
Панель

S2Q
} 460 '

КЬЖУХ

Tun
Размеры,мм

Более

Панели линейные
с рцбипьниками
№70-1-0145.1Ц07О-2-О1УЬ
№70-1-0245 IU070'2 -02УЗ
№70-1 -0 3 УЗ. №70-2-05 45
Ш070-1-0ЬУ5.№70-2-04ч5
Панели линейные с
установочными абтоматами

800 743

№70Ч~05У5: № 70-2-05 45
Щ070-*-Ов93, № 70-2-0643
1Ц070-1-0745, Щ070-2-07ЧЗ
№ 70-1-0845. Щ.070-2-08У5
Щ070Н-09УЗ. Щ070-2- 0945
№ 70-1 -  *093.(Ц070“2-*ОУЗ
№ 70-1-1145; Щ070-2-**УЗ 800

Ш 070-*-1293, № 70-2-4243
№ 7 0 - < - 1 3 4 3 Т Ш 0 Ю -2 -1 Ъ У З

ЩР70-1 - *493 Ш070-2- 1443
ЦЩ70Ч -*593 Щ 070-2Н593
№ 70-1-1643. № 70-2-1643
Щ07ЕН-*693, ШР70-2-1АЯ5
№ 70-1-1943 № 7 0 -В -1943
№70-1-2693. тто-г-гвуз
Щ070Н -2393. Ш070-2-2&93

ГПанели имеют степень защиты ТРОО? 
со стороны qoacada-lP21,

2 . Для крепления кабелей и пробоЭов попели сна&кены шбел-  
лером или полном. Полна Зля крепления кабелей или проводов 
и м еет перрорацию.

3 . Рис. 3 - панель торцовая Щ 070-*-9593.
4. Р и сА - щ иток учета (Ц070-*-%УЗ.

743

66 О

Ш

131
138
142
131

141
147

Тип

Панель линейная
С абтоматоМ АВМ
№70’1- -1793-
ЩО70-1-2345.01070-2-2345
Панель пинеиная

162
153
145
*54
127
132
п з
140

139
131
429
13 9
/25
119 и

тою-1-si чз

с абтоматом АРУ
Щ070-1-24УЗ.ЩО70-2-2443
Щ070-1-2543, № 70-2-2545

800

:ли
с рубильником 
111070-1-3043

т070-1-32УЗ
№ 70-1-3543
Панели вводные с
автоматом АВМ
Ш 070-*-34УЗ
№ 70-1-3545
Щ070Ч-36УЗГ Щ 070-2-3693
№ 70-1-3743. Щ 070-2-3793
Щ070Н"Зв93 № 7 0 -2 -  3693
IUQ7Q-1- 39УЗ.Щ070-2-39 УЗ
ЩО70-2-4О43
Щ 070-*- А* 93
Щ 070-/-А293

Ршмеры,м м

800

800 743

800

800

743

743

743

1000943

743

660

6 6 0 ^ -  
176

660

660

860

660

Мекса 
кг. не 
Более

/67
*75

135
*31 
123 

137

188
/94
292
256
306

306
322
34*
203

Нач.отд. 
Пх.спеи. 
И. контр
Р<**Р

Тюрин
Богданой'
Моне Ж ;

£1Я

5.4Ш7-5Б ДШГЧ
Панели распределительных 
ицитоЬ серий Щ070-1.Щ070-2. 

Габаритный черт еж

Стадия̂ Гист |/7гJucmoS
ЫГПИ 

ТЯЖПРПМЗЛЕК ТРОПРИГК1 
ХАРЬНОЬ

2 0208-01 9



ш
Rtjsw«еры,мм Масса

кг,не
оолее

Р05Меры,1мм Мосса, Рамулерыf ммМасса,
T un А Б Б Тип А Ъ В

кг,ие
более Тип А Б В кг, не 

более

Ппнрш  j Мойные. Панели ВЬодные Панели секци он ны е
с а в т о м а т о м  А Б М с а Б т о м а т о м  A PV с а Б т о м а т о м  A P V
Ш07СН-43УЗ 209 Щ070Н-64УЗ ШО70-2-С4ЧЗ 295 41070-1-76 У _______________ 8Q0 743 вво 203

Щ.070-1-ААУЗ. tU.070-2.-Ab УЗ 266 Щ 070-1-6593. Щ070-2- 65УЗ 295 Ш 070-1-76УЗ /96

Щ070-1-4593, Щ070-2 -45УЗ 800 743 660 264 Щ 070-1-66УЗ.Щ 070-2-66УЗ 800 743 660 3 07 Щ 070Н-77УЗ. Щ 070-2 -7793 1000943 860 ЗОО
що7 0 -1 -4 6 у з , щ о 7о -2 -46 у з 297 Щ 070-1-67У5>Щ 070-3-б793 307 111070-1 - 78У 3 , Ш 070-2-7893 300
Щ 070-<-47УЗ, Щ070-2'А7У3 276 Щ 0 7 0 -2 -& 8 У З 3 27 Панель с а п п а р а т у р о й  АВР
Щ .07СМ -4893 1000943 860

333 Щ 0 7 0 -2 -6 9 У З 339 Щ 07СМ -9О УЗ воо 743 С60 89
Щ .070-1-49УЗ Панели ВВодно-тгинеиныеЭЦ-Э
Щ .070-/-79УЗ 176 С рубильниками Панель с п р и в о д о м
LUO70-1 -80У З 800 743 660

186 Щ 0 7 0 Н -6 А У З 943 860 185 к  р а з ъ е Э е н и т е л ю
Щ.070-1-61УЬ 484- Щ07О-1-85УЪ 190 Щ070-1-91УЗ 300 243 43
Щ 070-1-82УЗ 190 Ш.070-1-92УЗ Li
Панели В&одные Панели ВВодно-секционные Панель Зиепетчерского  

управления уличнымс а Б т о м а т о м  APV с рубильниками
Щ 070-1-50У З 171 Щ 0 7 0 -4 -8 б У З /000 943 860 209 освещением

Щ О70-1-93УЗЩ.070-1-5 1УЪ 600 743 660179 Щ О 7О -1-07УЗ 227
800 743 660 95

Щ 0 7 0 Ч -5 2 У З 183 Щ О 70-1-94УЗ
Щ.070-1-5 3  УЗ 192 Панели секционные Панель ториобая
IUO70-2-5A93J Щ 070-2-54УЗ 283 с рубильником Щ 0 7 0 Ч -9 5 У З — _ — 29
Щ070-2-55УЗ. Щ 070-2 -55У З 283 Щ 0 7 0 -1 -7 0 У 5 300 243 67
ia070-f-5693, Щ07О -2 -5 6 УЗ 29А Щ 0 70-1 -71У З 80 Щ и т о к  у ч е т а
Щ 07 0 -1-57УЗ.Щ О 70-2-57УЗ 1000943 860 295 Панели секционны е Щ .070 -1 -96У З - — — 18.5
Щ 070-1 -58У З 'ЪЪ2 с  а Б т о м а т о м  А В М
Щ 070-1 -59У З 346 1 Щ070-1-72 УЗ______________ 800 743 660 208
1Ц070-1 -6 0 9 3 182 Щ07О-1-73УЗ, Щ 070-2-73У 3 /да 943 860 318
Щ 0 70-1 -61У З $00 743 660 486 Ш070-1-7АУЗ. Щ 070-2-74УЗ 319
Ш 0 7 0 -1 -6 2 У З 220 Ш .О70Н-83УЗ* ш 743 660 190
UI07D-1- 6 3 У З 226

5 .Ч-П7- 55 ГЧ
О П 0 п & т  1П

Лист

2
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1. На Всех панелях, хроме торцовых 
(ицотом- АоуЗи щ отом 4593) и им ею щ их 6 

обозначении т и п а  букву „Л " (например  
ш,070М- 1УЛЗ), сборные шины уст анавлива
ются на изоляторах, расположенных на 
панели справа, если смотреть на панель  
спереди. На панелях, им ею щ их6 обозначении 

типа букву „ Л ‘\  изоляторы для сборных шин 
расположены на панели справа и слева

2. Панели имеют степень защ ит ы  1Р0о, 
со cmopoHbj ф аса З а - lP 2 i

ИРазмеры,мм Масса
Тип

Размеры,ММ Масса
Тип Я б в кг Л б В кг

Панели линейные с оиЕилышкот Панели Вводные с автоматом АВМ

Ш070М-1УЗ. Ш070М- МУЗ Н2 ШО70М-23УЗ» ил070М-23ЛУЗ И2

Ш070М-2УЗ, ЩОТОМ-2Л УЗ 800 700 724 115 UJ.07QM-2U43, ЦЛ070М- 24/ТУЗ 300 700 724 174

щатрМ-ЗУЪ, ЫЛ070М-ЗЛУЗ 122 Щ 070М- 25УЗ. Щ070М-25ЛУЗ 258
UA07OM-4УЗ, Щ 070М- 4ЛУ3 98 LU070M-26УЗ, Щ 070М -26ЛУЗ 100С 900 924 286

4
Панели линейные с уст а- Панели секционные с рубильником

ноВонными авт омат ами Ш 070М -30УЗ зоо 200 224 38

Ш070М-5УЗ. UA070M- 5ЛЧЗ __ 117 Ш 07ОМ-34УЗ 43

Ш 070М -&43.UU070M- 6ЛУЗ 800 700 724 89 Панели секционные с ав т о -
ЦЛ070М-7 УЗ, Щ07ОМ-7ЛУЗ 80 м а т о м  ЛВМ

LU07Q М -8Ч З, Ш 070М- 8 ЛУЗ___ 101 Ш070М- з 4 у з 112

Панели линейны е с а в т о - ЦХ070М-35УЗ 800 700 724 134-

м ат ом  ЛВм 1Д070М- ЗбУЗ 17&
Ш070М-13ЧЗ, Щ070М-13ЛУЗ 800 700 724 150

LU070M- 14ЧЬ,иЛ070М-1ЬЛУЗ 162 Панель с от парат урои й в р

Щ 070М -38УЗ 800 700 724 92
Панели Вводные с рубидшшму Панели с приводом  к
Ш070М-15УЗ, Ш070М-15ЛУЗ 127 р азъ ед ин и т ел ю

UXOTOM-1643. ОЛ070М-16ЛЧЗ япп *7ПП 724 95 ил070 М-39 УЗ 200 224 3 4
LU070M-1743, Ш 070М- 17ЛУЗ

OvU ( UU
410 Щ 070М ‘ 40 У З

300

UA070M- 18УЗ» ЩО70-48ЛУЗ 400

Панели вводные с а в т о м а- Панелб диспетчепского чпоабления

том АВМ уличным освещением
Ш070М-19УЗ, Щ07ОМ-19ЛУЗ 130 Щ07ОМ-44УЗ 8 00 700 724 98

Ш.070М- 2043. LW070M-. 20 Л У 3 800 700 724 16 В
Ш.070М- 24УЗ, LU070M- 21ЛУЪ 223 Панелб то р го в а я
11Л070М-22УЗ, Щ070М~22 ЛУЗ гооо 900 <Э24 28Ь Щ 070М -45УЗ — — — 21

5.407-5Б Л.20ГЧ
Панели распределительных 
щитов серии 1Д070М. 
Габаритны й ч е р т е ж

Стадия Лист Лист ов
1

У ГП  и
ТЯЖПРПМЗЛРКТРППРОТКТ

ХАРЬКПС
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Размеры ; мм Maccaj
А Б 3 кг

ш р а -г о у з 56,5
ШРС1-21УЗ 500 380 430 63.5
ш р а -г г у з 60,5
ШРС1- 23УЗ 72.0
ШРС1-2Р-УЗ 82.0
ШРС1-2БУЗ 700 580 630 82.0
ШРС1-26УЗ 75.0
ШРС /  - 27УЗ 77.0
ШРС1-28УЗ 82.0
ШРС1-50УЗ 58.0
ШРС1-51УЗ 500 з во 430 64,0
ШРС! - 52УЗ 62,0
ШРС ( '5 3  УЗ 73.0
ШРС(- 5РУЪ 8У.0
ШРС 1 -  55 УЗ 700 580 630 77.0
ШРС1-56УЗ ву.о
ШРС(-5 7  УЪ 78.5
ШРС ( -58УЗ 83,5

Ьатб.Ф<к/
¥

UJkctcp имеет степень защиты 1Р22(шрс(-20УЗ... 
ШРС1-28УЗ), 1Р54(ШРС1-50УЗ...ШРС1-58УЗ}со стороны дна-JPOO

Начжпд. Тюрин
1л.спец Богданов* z-ъч
Н. контр Богданов .
Рукгр. Моне £L

5 . A n 7 - 5B .a .3D ГЧ
Шкофы распределительные 

серии ШРС1. 
Габаритный чертеж

у гп и
T5WnPDM3AEKTPanPOEKl

хлмав_____
2 0 20 8' Of 11
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3. Шкаср имеет степень защиты IP31, со стороны 
дна- IPOO. г

Ц. К  вертикальной попке уголка крепят ся каделц
и пробода, к горизонтальной полке присоединяются 
нулевые (заземляющие) жилы кабелей и  проводов.

И
Тип

Размеры, мм Macca/z Тип Размеры, мм Масса, кг, 
не болееА Б Ъ не более А 5 В

СПМ75- f УЗ
СПМ75-1ЛЧЗ
СПМ15-ШЧЗ
СПМ75ЧСУЗ
СПМ75-2УЗ
СПМ75~2ЛУЗ
СПМ75-2ПУЗ
СПМ75-2СУЗ
СПМ75-ЗУЗ
СПМ75-ЗПУЗ
СПМ75-ЗПУЗ
СПМ75-ЗСУЗ

500 Ш kSO 70

СПМ75-5ПУЗ
СПМ75-5СУЗ
СПМ75-6УЗ
СПМ75-ВЛУЗ
СПМ75-ВПУЗ
СПМ75-6СУЗ

СПМ75-7УЗ
СПМ75-7ЛУЗ
СПМ75-7ПЧЗ
СПМ75-7СУЗ
СПМ75-ВУ3
СПМ75-8ЛУЗ
СПМ75-8ПУЗ
СПМ7Б-8СУЗ
СПМ75-9УЗ
СПМ75-9ЛУЗ
С.Ш75ЭПЧЗ
СПМ75-9СУЗ

700 (АО650 90

СПМ75-УУЗ
СПМТбкПУЗ
СПМ75-4ПУЗ
СПМ75-АСУЗ
СПМ75-5УЗ
С17М75-5ЛУЗ

700 (АО650 90

Штсры поставляются как для индивидуальной, такь 
для групповой установки в щиты

2. В обозначении типа шкасра буква после тире 
обозначает *

Без буквы-для индивидуальной установки; 
й-левый в щите,без правой боковой стенки; 
П- правый в щите/ без левой боковой стенки •
С-средний В щите без обеих боковых стенок.

5.407- 5Б 0Л0ГЧ
'.трё

Нач.отВ.
{а.спей.

Тюрин
Богданов1

Н . к о н т р . ЬогданоЕ-
Z-SY

РУКЯР Моне.

Шкафы распределительные 
серии  СП M l  5

Габаритный чертеж

'/подия| Лист |/7ир

УГПИтян«1РамалЕ«7Р0праЕц т
ХаРьНОЬ



3. Шкаср имеет степень защиты IP3iy со стороны
д н а -  IPOQ.

4. К вертикальной полке уголка крепятся кабели
и прохода К  горизонтальной полке присоединяются 
нулевые (заземляющие) жипы кабелей и проводов.

Т и п
Размеры,мм
А В Ъ

Масса
кг,

5Й1е Tun
Размерь!, мм

sмасса
кг,
5fii££

СПА77- (УЗ 
СПА77-Ш З  
СПА 77- ■(ПУЗ 
СПА77-СУЗ
СПА77-2УЗ
СПА77-2ЛУЗ
СПА77-2ПУЗ
СПА77-2СУЗ
СПА 77-3  УЗ 
СПА77- ЗЛУЗ 
С ПА77- ЗПУЗ 
СГ7А77-ЗСУЗ

(657(600(253 (00

СПА77-4УЗ
СПА77-4ПУЗ
СПА77-АПЧЬ
СПА77-4СУЗ
СПА77-5УЗ 
СПА77- 5АУЗ

С/7А77- 5ПУЗ 
С/7Д77-5СУЗ

1657(600 (253 (00

СПА77- 6 УЗ 
СПА77-6ПУЗ 
СПА77-6ПУЗ 
СПА77-&СУЗ
СПА77-7УЗ
СПА77-7ПУЗ
СПА77-7ПУЗ
СПА77-7СУЗ
СПА77-8 УЗ 
СПА77-8ПУЗ 
СПА77-8ПУЗ 
СПА77-8СУЗ
СПА77-9УЗ
СПА77-9ЛУЗ 
СПА77-9ПУЗ 
СПА 77-9СУЗ

(857 (800 М53 (30

1. Шкафы поставляются как для индивидуальной, таки 
для групповой установки в щиты.

S. £  обозначении типа шкафа буква после тире обозна
чает

без буквы-для индивидуальной установки; 
П-пебый в иците, без правой боковой стенки,
П-правый 6 щите, без певой боковой стенка,
С-средний в щите, без обеих боковых стенок

Иая.отд Тюрин
h.спей, Богданов' £-Ц
н.кот БогВаноВ

_РуК?Р Моне ш .

5.407 -5БЛ.50ГЧ
Шкснры распределительные 

с е р и и  С П А И ,  

Габарит ны й  чертеж

ЭЗЙУЯЕЯЯ Листов
I __ I__I .
уг пи

1 ЭЯ̂ПРОМЭЛЕН ТРОП РОЕ КТ 
ХАРЬКОВ
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1. Шкасры, б обозначении типоисполнения которых име
ются цисрры „22", имеют степень защиты IP2Z, со сторо
ны дна-1Р00

Шкасры, Ь обозначении типоиспопнениа которых имеютс 
фры„5^“  имеют степень защиты JP54-, б том чисре и со стороны дне

2. На иика(рах сверху, а дня ис поп нения со степенью защиг 
JP54 и снизу, имеются съемные крышки,

ь. Шкасры,В обозначении типоиспопнения которых имеются и 
<ppw „735«...73523 имеют по два рубильника на вбоде. Осталья 
шкасры имеют один рубильник на вводе, с рукояткой справа.

T u n  ш к а ф а
Размеры, мм масса

кг,
болееЛ Б Б

ШРИ-73701-22УЗ ■ ■. ШРМ-73703-22УЭ 
ШРИ-7370454У2...ШРН-73703-54У2 
Ц1РН -7370(-22УХД4...ШРИ-73703-22УХЛ4 
ШРИ - 73707-22УЗ, ШРИ-73706-22УЗ 
ШРН-73707-5ЧУ2, ШРП-73708-54У2 
ШРН-73707-22УХЛ4 IIIP44- 73708-22УХЛ4

500 460 430

6f

69

ШРИ-73504-22УЗ... ШРН-73506-22УЗ 
ШРН-73504-54У2...ШРН-73506- 54У2 
ШРН-73504-22УХЛ4... ШРН-73506г22УЯЛ4 
ШРИ-73509-22УЗ... ШРН-73523-22УЗ 
ШРИ -73509-5492... ШРН'73523-54У2 
ЩРИ173509-2гухп9... ШРМ-73523-22УХЯ4

700

1

660 630

90

97

Иач.отйТюрин
Гл.спец. Богданой-
Н.коишр. 
Рук.ер.

Богданоб- 
Моне щ

~ Т̂.

5.407-5Б.0.Б0 ГЧ
Шкасры распределительные 

серии ШРН
Габаритный чертеж

J__ L
УГПИ

ТЯЖПРОМЭЛЕК ТРОПРОЕКТ 
ХАРЬ W OR



Вариант {
для установки распределительного 
щита ОЦ на перекрытии

$
----------- f ^-------------------

/  / / . ' ' - Z J / / / / - /  / / / / / / / /  / / / ,

*0
--------------- 1------------- 1 ----------------

1 -J

А
. 1 1500 I /  1500

\ .у / U520__________

1 < 
С

/ IПроем для патрубка, 
/  \+Л-200\ Закладное издеж

Строительное задание 
м. чертеж 5.407-56.о бод

Нагрузка От щите

- ч ----------------------------------

1<350кг

/. Планы, изображенные на чертеже, яВляются приме
рами Выполнения строительных заданий на уст а
новку распределительных щитоВ.

2. Размерь/А и 5 - расе т о я ни я от торуоВ щита
до стены, оси или бокоВой грани колонны. На конкрет
ном чертеже достаточно указать Величину одного 
размера -  А или 6.

П?1

Вариант  2
для установки распределительного 
щита 2Щ но полу с каналом

5.407-5Б.СШД
Строительное задание 
на установку распре - 
делительного щита

Cmctdû  Лист | ЛистоЬ 

ы гпи
ТЯЖПР амзл ЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ

Нач.о/пд Тюрин
Гн.спец. Богданов I-S4Н.контр
Рук.гр.

Богданов
Моне

?O?08-0l ifi



В а р и а н т  4
для установки распределительного 

ш к а ф а  5П Р  н а  полу

Вариант 2
для устаноЬки распределительного

шкасра 2ПРна перекрытии

- t -

/ / У / / / / / / / / / 7 7 / / / / / / / / / 7 7 7

Закладное изделие 
Строительное задание 
см. 4eprrf$.v07-f6 .o.fzoA -

( $ j)— ©
Нагрузка от шкафа 5ПР-ПЗ кг

------------j -̂-------------------------

1. Планы, изображенные на чертеже, яВляются примерами Выполнения строи
тельных заданий на установку распределительных шкафов
На конкретном чертеже строительного задания Вместо „ромдоб0указы
вают конкретные размеры и Величины нагрузок.

2. На конкретном чертеже строительного задания по  Варианту i  
должно быть помещено следующее требование.,. Н а  строитель
ном чертеже должно быть помещено следующее техническое 
требование: „ Подливку и полы Выполнить после окончания прок
ладки труб электропроводки по чертежам организации, Выпол
нившей электрическую часть п р о ект а".

Нт Ш Тюрин
Гл. спей. Богданов 1т*4̂
Н.К0ЫПР. Богданов'
Рук. гр. Моне i s r

5.407-5Б .0.20 Л
Строительное задание 
на установку распреде
лительного шкасра

fod&M| Лист yjucmoS

УГЛЫ 
TOKflPQMa/tFKTPOnPOfKT

ХАРЬКОВ



Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол.Масса
ед̂ кг

Приме- 
чанце

{ 4Щ Шит оаспоеделите-1 1 - 
пьный 1

2 5.407-56 . МО Щит из панелей
серии 111070-1.
Монтажный чертеж. I

3 5А 07 -56 Л. ПО-03 Блок us оЗного
патрдбкга. <2

4 5.407-56 АЛО-Ok блок и годного
паточБка. 12

5 5.407 -56  /.О /-05
1 j

Загпдшкга. 10

5.4D7- 5Б .0.30 Д
Лист Иисщо^Расположение 

распределительного щита 1щ 
Г 6 электропомещении 

на перекрытии

СтоЗця|(

*=i ГПИ
ТЯЖПРПМЭЛЕКТРОЛРГ

ХАРЬКОВ

20208-01 18



Устано&ка патрубков 
Ь проеме

И

Марка, 
поз Обозначение Наим енование КЬл.

Масса ей,кг

|3

< 4 Ш, Щит распредели-
тельный. *

2 5.407-56.1. 20 Ш ага аз панелей
серии Ш070Ч.МОН-
тажный чертеж

3 5.407-56.1.170-05 Блок иа одного
патрубка 6

4 5.407- 56-1-170 ~0h Блок из одного
патрубка /0

5 5 407 -  56.1.01-05 Заглушка в

5 . 4 0 7  - 5 Б . 0 . 4 0 Д
Р а с п о л о ж е н и е  

распределительного щита41Ц
СтадияИист \Писто6

НОЧ.отд. Гюран _  Т 1 / _
ft .спей. Богданов &-%Ч 0 электро поме имении 

на полу с ка н а л о м
ЫГПИ1ЯЖЛРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ХАРЬКОВН. конто Богданов

Ру<.го. п в г
2 B W -0 I 19



Установка патру&ков 
в проеме

19

Марка,
п о з Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 З П Р Шкаср распредели-
тельныаСПА 77-5УЗ. 1

2 5.407-56. (■ UO Шкаср серии СПА 77.
Монтажный чертеж. 1

3 54 0 7 -5 6  1220 -01 Блок из четырем
патридкоВ. 2

4 5 4 0 7 -56.<-2Ю-СН Блок из дВцх пат~

"О 8
, ' ! 1

5 5407- 56.1.01 -0 2 Загпцшка. 2

Нач.отд. Тюрин
Га.спей,- 6ойдано&1rrw> &-%н
Н.контр. Бог.даноЪ‘

.  Pyy.-seL Моне [Ж .

5.4D7-55 B5 UJX
jrtacmoffРасположение 

рас преЗел и тельного 
с и к а с р а  ЗПР

Стадия\Пист

УГПИ 
ЛЯЖПРОМЗАЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
2D20fl-ni 9П
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Разрез i - i  подернуто

строй И1Шпроектом.
3 . Отрывающее усилие Р - 1,5кн.
U.Нагрузка от щита зоа кг на 1м длины.
5. Размеры L по всей длине щ ит а должны быть/ по 

возможности, одинаковыми и не превышать 2000мм.
6. Н а строительном чертеже допжно быть по

мещено требование п После установки электромон
тажниками *5локов из патрубков строительная 
организация заполняет верхнюю часть проема бе
тоном Поверхность должна быть выполнена запод
лицо с чистым попом"

*Ши строителями. Нач.отдТюрин
(л.спей. Богданов 'g ' f - 1-&Ч
Яканпгр. Богданов<
Рукгр. Моне ж

5.4П7-5Б ДБОД
Строительное задание на  
участок перекрытия в зоне 
установки щита из панелей 
серий Щ070НД070-2и1Ц07С1М

Cmadŵ lucm Мистов

УГПЫ 
ТЯЖПРамЗЛЕКТРОПРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
2 02080* 2f



н
Ось Ж.-5. опоры (с м. п.7) 

L(cm. п. 5)
50

Разрез {~~{ повернуто 

600*_______

Щит

мнюг-6 (с м.п.2) 

Торец шита

______ л

L t
Фасад

Проем для патрцЪков

1. *  Размеры для справок.
2 . Закладные изделия МНЮ2-6 и Мн to 1-6 приняты по типовой 

серии h 400-15, разраоатаной Харьковским ПрометройНИИпроектом
3. Отрывающее усилие Р=1,5кН.
Ц. Нагрузка от ш,ита-300 к г  на 1м длины .
5. Размеры L по всей длине щита должны Быть, по воз

можности, одинаковыми и не превышать 2000 мм.
6. Кабельный канал должен Быть оБрамлен с двух сторон 

и перекрыт плитами из рисрленной стали. Нагрузка, на 
пииты 300 к г  на \m z Размер А определяется по конкрет
ному п роекту.

7-Опору преЗусмотреть при указании о5 э то м  Ь конкрет
ном проекте. Размер Б принять согласно конкретно му проектуш

8. На строительном чертеже должно 5ыть помещено тре
бование: „После установки эпектромонтажникамБ^Блоков из  
патрубков строительная организация заполняет верхнюю 
часть проема бетоном. Поверхность должна быть выпол
нена заподлицо с чистым полом а.
* *  Ши строителями.

Нач.отбТюринГл.спец.Богданов- А-МН-контрБогдановаш сРчк.ер. Моне д а

5.407-5БЛ7ПД
7 СК
юбки

LU0 7 0 -

Юист \ ЛистоВ

УГПИ ТЯЖПРПМЗЛЕК ТРОПРОЕКТ
____ M L .

1
2

0
0
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Разрез i- i

4- * Размеры для справок.
2. Закладные изделия марки МН102-6 приняты по 

типоВой серии 4.400-15, разработанной Харьковским 
Промстрои НИИ проект ом.

3. Отрывающее усилие Р=фкн.
4  Нагрузка от щита зоо кг на /м . длины.
5. Размеры L  по всей длине щ ита должны быть, 

по Возможности, одинаковыми и не превышать 2000мм.

Нач.отд. 
Гл.спец. 
И. контр

Тнэпин
Богданов-
Богданов-

j-sy
Рук.гр. Моне

S .4D7-5B ДЗОД
_L

Ст&оительнпо ъпбание. \Стадия\/!ист \Листо& 
на участок пола В зоне 
установки щита из 
панелей серий (Ц070-1,

Ш 07 П - 2  U  Ш 0 7 0 М

УГПИ 
тяжпрамэлектропРОЕкт 
______ ХАРЬКОЬ_______



1

1

Обозначение Тип
Размеоы. мм

А 6 &

5.407-56 .ОЛЮД,
ШРС1-20, ШРС1-50 
UlPCi-2*, ШРС1-51 
ШРС1-22, ШРС1-52

500 4SO 3 90

-01

ШРС{-2Ъ,ШРа-5Ь 
ШРС1-24, ШРС1- 54 
ШРС1-25■, ШРС<- 55 
ШРС1-26, ШРС1-5& 
ШРС1-27, ШРС1- 57 
bJPCI-28. ШРС1- 58

700 650 590
ояя

23

Разрез \ Ч

I  * Размеры для справок.
2. Закладные изделия м а р к и  M H iO i- б  принят ы  по  

т и п ов ой  серии 1400-15, разраб от анной  Харькобским  
Пром ст рой НИ И п р о ект о м .

3. Отры Ваюсцее усилие Р=4кн.
4. Н а строительном чертеже должно быть помеще

но требование: „После установки электромонтажника- 
М(/*5лОКов из патрубков строительная организация  
заполняет Верхнюю часть п р о е м а  бетоном. Повер
хность должна быть Выполнена заподлицо с чист ы м  

полом.<(

**U au строителями.

Нач.атд Тюрин yfcyyvty
Гл.спеи. Богданов ТЛЧ
Н. контрБогданов
Рчк. го. Моне ж:

5ЛР7-5БД90Д
Строительное задание стадаЛЛистШстрз 
на участок перекры- 1— _ L—— L_j 
тия 5 зоне установ - 
ки шкасра серии Щрд

ыгпи 
тяж промзаектропроект 

ХАРЬКОВ
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1. *РазмерьI для справок.
2. Закладные изделия м арки  МНЮ1-6 приняты  

по типовой серии lAoo-i5, разработ анной Харь
ковским ПромстройНии проектом.

3. Отрывающее усилие Р= 1кн.

?ода ш 25
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Проем для патрчбкоЬ/

ЕЗ^

" Э -

Обозначение Тип
Размер, мм
4 5 в

бЛ07-5&-0"0Д СПМ75-Ш: СПМ75-2УЗ 507 450 390ОТМ75-ЗУЗ

-01

СПМ75-АУЗ. СПМ7Ь-5ЧЪ

700 650 590

СПМ75 - 693. СПМ75-7УЗ
СПМ 75-893, СПМ75-9УЗ
СПЙ77-1УЗ, СПЙ77-2УЗ
СПЙ77- ЗУЭ, СПЙ77- АУЗ
СЛД77-5УЗ. СПЙ77-6У3
СПЙ77- 7УЗ, СПА 77-893
СПЙ77-9УЗ

Н
Разрезi- i

1. * Размеры для справок.
2. Закладные изделия марки МН401-6 приняты по 

типовой серии 1400-15, разработанной Харьковским 
ПромсгпроиНИИ проектом.

3 . Отрывающее усилие Р=1кН.
А Н а строительном чертеже должно быть помеще

но требование; „После установки электромонтажника 
МиЪлоков из патрубков строительная организация 
заполняет верхнюно часть проема бетоном. Поверхно
сть должна быть выполнена заподлицо с чистым полом\

**Ыпи строителями.

Б 4 0 7 -5 Б Ш О .Д
Строительное задание 
на участок перекрытия 
озоне установки 
си к аура серий СПМ75 и

Стадия̂  Лист | Листов'

а гп и
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОГКТ

мрькой

Нач. отд. Тюрин 'Шл!Гл.спец. 
Нхрнтр.
Рук.гр.

досданоб
богданоб' SM
Моне

п
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Разрез 4-4
Р Закладное изделие. MH1Q4-6

Под/юВка

ЩРунт осноЬания или 
Пли т о  перекры т ия

I  * Размеры для спроВок.
2. Закладные изделия марки МНЮ 1 - 6  приняты 

ПО типоЬой серии iAoo-iS/ разработанной ХарькоВскиъ 
ПромстройНЧИ проект ом.

3  ОтрыВаюи/ее усилие р= 4кн.

Обозначение Тип
А,
ММ

5.407-56.0.120Д
СПМ75-1УЗ
СПМ75-2УЗ
СЛМ75-ЗУЗ

500

- 01

СП М 75-4 У3 
СПМ75-5УЗ 
СПМ75-6УЗ 
СПМ75-7УЗ 
СПМ75-8УЗ 
СПМ75-9УЗ

700

Обозначение

-СМ

Тип

СПА77- 4 УЗ 
СПА77-2УЗ 
СПЙ77-ЗУ5 
СПД77- 4 УЗ 
СПЙ77- 543 
СПА77- 6УЗ 
СПА77- 7УЗ 
СПЙ77-ВУЗ 
СПЯ77- 9УЗ

А,
ММ

700

Нач.отд 7 Юрин 1
Га. спец 
Н.контв. 

.E 3 U L .

БогдановL 
Богданов ТТу'Г

Ь-Ц_

Моих r j

5.4Ш7-5Б Ш 20Д
Строительное задание 
на участок пола В зоне 
установки шкасра 
с.срии СПМ75 и ГПП'7у'

Стадия̂ /)/1ист\ЛистоВ
<

у г п и
ТЯЯ̂ПРОМЗАЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ



МО*
Разрез 1-1

-ЕЭ

Проем для 
патрубков

J L

£ £

О б о з н а ч е н и е

б А 0 7 - 5 Ь . О - 1 Ъ О А

-01

Т  и п
Р а з м е р ы , мм

ШРИ- 73701-22УЪ. . ,  щрн- 73703 -  22УЗ
ШРН-73701-54У2... ШР14-7Э70Э-54У&
ШРИ -73701-22УХЛ4 „.ШРН-7Ъ70Ъ-22УХЛ4 500
ШР11-73707-22УЗ, ШРИ-73703-22УЗ
ШРН-7Э707-54У2 ч ШРИ-73703-54 У 2 
ШРИ-73707-22УХ/Н/, ШР11-73703-22УХА4
ШРН-73Э04-22УЪ... ШРИ-73506-22УЪ
ШР11-73504-54У2...ШР11- 73506-5442
ШРИ- 73504-22УХЛ4...ШР11-73506-22УХЛ4
ШРИ-73509-22УЗ... ШРИ-73523- 22УЪ
ШРИ- 73509-54 У 2 ... ШР11 -73523' 54У2
ШРИ- 73509-22УХЛ4 ... ЩР11-73523-22УХЛЬ

700

4 20 360

620

4- Размеры для справок.
2. Закладные изделия марки МН101-6 приняты по 

т иповой Серии 1А00-15/ разработанной Харьковским 
П рамст р о й Н И И  проект ом .

3. Отрывающее уси/юе Р-Ы н.
А. Н а  строительном чертеже должно быть помеще

но требование; 7/ После установки элект ромонт ажника  
МсРЬлоков из патрубков строительная о р г а н и з а ц и я  

заполняет  Верхнюю часть проема бет оном. П о в е р х н о - 
стЬ должна быть выполнено заподлицо с чистым полом’!

560

*1Лпи строителями.

- - — —

Нтотй Тюрин 'Б?*'4**
Гл.спеи. Богданов Г-2 у
Н. контр. Богданов
Ряк.гр. Моне ТЕЙ:

Б.4Р7-5БД.13РД
Строительное задание 
на участок перекрытия 
о зоне установки 
ш касра серии ШРИ

СтадияхЛаст | Листов
J.-

У Г Л И
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОЛРОЕКТ 
_______Ха рь ко в_______

20?D8-0l
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ЕЗ Е Е

Закладное изделие мтем-6

Подливка

Грунт о с н о в а н и я  или 
п л и т а  п е р е кр ы т и я

О б о з н а ч е н и е Т и п Д,мм

5.407-56 о *4од

Ш Р И -7 3 7 П 4 -9 9 Ц З ... ШР11-73703- 2 2 9 3

5 0 0

ШР^- 7 3 7 0 5 4 9 2 . .  • ШРН-73703- 5 4У 2
ШРИ- 73704- 22УХЛ4..ШР44-73703-22УХ/ГА
ШРИ- 73707- 2 2 4 3 , ШРИ-73708- 22УЗ
Ш Р-Н-73707-54У2, ШРН-73708- 54У2
Ш Р И -73707- 22УХ/Т4, ШР11-73708-22УХЛ4

- 0 \

ШРН-73504- 22УЗ-. . ШРИ- 7 3506 - 2 2 У З

700

Ш РИ-7 3 5 0 4 -5 4 9 2 ...  Ш Р Н -73506-.54Ч 2

ШРИ- 73504-22У Х /14  UJPff-7350G- 22УХ/14
ШРИ-73509- 22УЗ - •• Ш РМ -7 3 5 2 3 -2 2 9 3  .

Ш РИ -7 3 5 0 9 -5  4У2- - .  Ш Р И -7 3 5 2 3 - 5 4 9 2  ___
ШР11-73509- 2 2 У Х Л 4 - . .  ШР44-73Я93ЧХ Л4

I*  Размеры 3/1Я справок.
2. Закладные изделия марки МН10Т6 приняты по 

типовой серии 1400- 45, разработанной Харьковским 
ПромстроиНИИ проектом.

3 .О т р ы в а ю щ е е  у с и л и е  Р=4кн.

Ыая.отд.
глепеи
Н.контр.

iK.ZP.

Тю р и н
Богда н
Богбаноб Щ А ' ?
Моне ж п

X-&j

5. 407-5Б .Ш4СЩ
С троительное задание  
на уч а с то к  пола о зоне 
уста н о в ки  ш каср а  

серии Ш РИ

I
УГПИ 

ТЯЯ* ПР □МЭЛЕКТРапрП|г 
ХАРЬКОВ

Серия 5.407-56

https://meganorm.ru/list2.htm

