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Содержание Выпуска
Обозначение
документа Наименование Стр.

5.407-140.1 -  {0 Установка двух постовПКЕ112-2У5 4
и переключателя пп2-ю/Н2МЗБ или
двух постовПКЕН2-ЗУЗ на стойке

5.407-140.1-20 Дба поста ПКЕ112 -2УЪ с  пере ключа- 5
тепемПП2-/0/нг мЗБ ипи два поста
ПКЕ 112-ЗУ3 настойке

5.407-140.1-30 Стойка 6
5.407-140.1-40 Установка поста кнопочного 7

ПКЕ 212-2 УЗ иПКЕ212-ЪУЗ настойке
5.407-140.1-50 Пост кнопочный на стойке a
5.407-140.1-51 Крышка 9
5.407-140.1-ео Стойка ю
5.407-140.1-70 Установка поста кнопочного И

ПКУ15-21.111.. ПКУ15-21.141на стойке
5.407-140.1-80 Пост кнопочный на стойке 42
5.407-140.1-90 Стойка 43
5.407-140.1-100 Установка поста кнопочного 44

пку 15-21231 и ПКУ15-21.331 на стойке
5.407-140.1-110 П ост кнопочный на стойке <5
5.407-140.1-120 Стойка 46
5.407-140.1-130 Установка поста кнопочного 47

ПКЕ212-2УЗ иПКЕ212 -ЗУЗ на стене
и ж -5* ко панне

5.407-140.1-140 П ост кнопочный в сборе 1в
5.407-140.1-150 Констоикиия _____________________ 19
5.407-140.1-450 Установка поста кнопочного 20

ПКУ15-21.1Н... ПКУ 15-21.141 на стене
и ж.-б, копонне

г

Обозначениедокумента Наименование Стр.
5.407-f40.1-170 Пост кнопочный в сборе 2(
5.407-140.1-180 Установка поста кнопочного 22

ПКУ 15-21.231 U ПКУ 15-24.331
на стене и жгб. капонне

5.407-140.1-190 П о ст кнопочный в сборе 23
5.407-140.1-200 Констоикиия 24
5.407-140.1-210 Установка звонка М З-2У5 25

настене и ж г 5. копонне
5.407-140.1-220 Установка сирены СС-1У5 26

на стене и ж -б  копонне
5.407-140.1-230 Сирена в сборе 27
5.407-14П.1-240

i51I 27
5.407-140.4-250 Установка Выкточатепя АП 508 28

на стене и ж.-6. копонне
5407-140.1-260 Установка поста  кнопочного 29

ПКЕ212-2УЗ и ПКЕ212-ЗУЗ
н а  сте н е  с коробом

5.407-140.1-270 КороБв сборе 30
5.407-140.1-271 Крроб 34
'5.407-140.1-280 Скоба В сборе 32_
5.407-140.1-281 Скоба 32
5.407-140.1-290 Установка поста  кнопочного 33 ,

ПКУ15-21.111...ПКУ15-21.141 _
на стене с коробом

2*1953-02 i  упп 717? ---------~-лХ
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Обозначение
документа НаименоЬание Стр.

5. 407- 14-0. у - зоо Установка паста кнопочного 34-
ПНУ 15-91.234. ПНУ15-24331I$I

5.407-140.1-310 УстаноВка Выключателе АП50Б 35
на стене с коробом

5.407- iHo.1-зго Установка поста кнопочного 36
ПКЕ212-2УЗ и ПКЕ212-ЗУ3 на
стальной колонне

5.407-140. 4- 330 УстаноВка поста кнопочного 37
ПКУ45-24.114...ПНУ 15 -21.441 на
стальной копонне

5.407-140.1- 340 УстаноВка поста кнопочного 38
ПКУ 15- 21.231 и ПК У 45 -21.331 НО
стальной колонне

5.407- 140х 1- 350 УстаноВка звонка МЗ-2У5 на 39
стапьной колонне

5.407-140.1- 350 Звонок в сборе 4-0
5.407-140.1-370 1УстаноВка сирены СС-1У5 на 44

стальной колонне
5.407-140.1-380 Установка Выключателя АП ЗОБ 4-2

на стальной колонне
■5.407-140. 4-390 Выключатель вп 50Б 4-3

В сборе
5.407-140.1-400 УстаноВка поста  кнопочного 44

ПКЕ242-243 и ПКЕ 2 (2 -ЗУ3 на
стальной колонне

5.407-140.1-410 УстаноВка поста кнопочного 45
ПКУ 15-21.111... ПКУ 15 -21.441 на
стальной колонне

ъ

Обозначение
документа Наименование Стр.

5-407- т .  4-4-20 УстаноВка поста кнопочного 4-В
ПКУ15-21.231 иПКУ15-21. 331 на
стальной колонне

5.407-140.1-430 УстаноВка звонка МЗ-2У5 на 47
стальной колонне

5-407-140.1- 440 Установка сирены СС-4У5 на 4-8
стальной колонне

5.407- /40.1-450 Установка выключателя 4  9
АП 50Б на стальной колонне
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Рис. 1

4

Поз. Наименование
Кол. на Обозначение

документа— Of

4 Два поста ПКЕК2-2ЧЗ спе- 4 5.4074^0*4-20
реилючатгАт ПП2 Ю/нгнзв

на сто й ке
г 0 а  поста ПКЕН2-ЗУЗ 4 5.4O7-ik01-2Ch0l

на стойке

Обозначение
д о к ум е н та

Тип
поста кнопочного

Р а с.

5 Л 0 7 -Ж 0 .1 -Ю П КЕН 2-2УЗ i

-0 { П К Е Н 2 -З У З 2

Разрез 44 (1 :5 )

Закладное изделие. /  Ь4

4* Размеры для справок.
2. Установку закладных изделий Выполняет 

строителен ая организация. Строителе кое задание 
на уста новку закладных изделий по черт.5Л07-41Ю£ИЩ

Разоаб. Попоба
Ъаосект.Тычинин щ рШ
Начшб Тюрин

L, ,
Н.контр. Тычичин

5.407-1A0.HD
Лист \ А ист обУстановка двух пост&ПКЕН&Ш 

и переключателя ЛП2- Ю}н2шь 
или двух постовПКЕ112-ЗУЗ 
на стойке_____________

угппки тяжпромэишритшт 
ХАРЬКОВ

2*9 53-02 5
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Р и с. < Рис. 2
2 2 0 *

Щ___А

45* 45*
*

о}сг>

Вид А (1:5) Вид Ь( 1:5) О

. \ i _  •, so, .60

Обозначение
д о к у м е н т а

рис. Масса,
к г

5 .407- /40.1- 20 4 8,0

-0/ 2 8,2

VS СО СГ>

пш
титдк

2 7 5
•#

3
п. 2
Ч

П.2

5

Поз. Н аим енование
Кол. на Обозначение

докум ента— 01
1 П ост управления

кнопочны й
ТУЮ - GU2.0QG-83
П К Е Н 2 -2 У З 2
П К Е Н 2-З УЗ 2

г Псоеключагтель ПП2№/я2м& <
ТУ1Б-ВЬ2.0ЬЪ-8&

3 Зажим наборный У /23921
т у  з в -2289- г г

4 колодка маркировочная
ИМ-5УР.1 ТУ36-гг89-82

5 С то й к а 4 5 Л 0 7 .140.1 -3 0
С т о й к а 1 -04

£ В и н т  В М5у 4£Г0СТ47473Я и 12
7 Гайка М5 гост£91К-70 3
8 Шайба 5ГОСТ11371- 7Й 14 12
9 Ш айба 5  гостеиог-7о 14 12
10 Провод ПВ i  10

ГОСТ £ 3 2 3 -7 9 Е
1* Размеры для справок.
2. Количество изделий поз.3 и *4- по проекту.
3. Длина трассы проводов (поз. 10)-£00 мм. Количество  

Э т и х  проводов и схема соединения зажимов на рейке 
с постом управления (поз.1)- по проекту.

Разоа& П оп ова
3 q R сек пы чит и J'litH9(r.
Нач.мд. Тюрин г* 7

И. к о н т р Тычин и н

5А07-ЙШ-20
Два поста ПКЕ112-2УЗ с пере
ключателем TU12-W/H2M55 
ишдоа поста ПКЕН2- ВУЗ 
_____н а  стойке_________

СтадшМасса МасатаЬ

Р
см.

табл. 4 :40  '

С ист \ Листов Т
УГПЛКИ 

тяжпрп м& Ект т & з
ХАР ЬКО£

2*953-” л 6
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Поз. Наименование
Кол. на Обозначение

документа— 01
1 Стойка К313УХЛ2 1 1

ТЧЪБ-22-SS
2 ftuKflf клеммная КЮ9/492 4 5ез черт.

ТУ36-2258-80. €-ЧОО.
о,osкг

Обозначение
документа Рис.

5.4-07-14-0. *-30 1
-01 г

4orr&J)9*
■+ /

— П и<50*[
Гг—  ■
|<ад*

. 200* . 25С)*

i f  Размеры для спраВок.
2. Места сварки окрасите эмалею ЛФ -Н 5  серой. 

vi .УЗ.

Ъ и д Д ( 1 :5 ) О В и д Б (1 :5 )  О

У “
to Г У

_— - 9 У ,

*  ,

U/ 

— «П[
г  о

—^

М ,45, d  i№
,35 ВО 60

65 . 90

8от 8.М5

35
65

48

<м>

60
42
30

90

48
60

\ l 2 o m S . M 5

РазраБ.
сект Тычинин

НдчотЗ

П о п о в а

JQoeyti__Zr:

Н.К0НТР. Тычинин

бШс 5.4D7-14D.1-3D

Стойка

Стадия Масса

7  4 5

Масштаб

1:10

Аист М исто^Т
УГППКИ 

ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОЕКТ 
ХАРЬКОВ

24953-02 7
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Поз. Наименование
Кол . на Обозначение

документа— 04
i Шланг электромон- 1 4

тажный ШЭМ22У2
ТУ3£-2780-8£,£=350

2 Пост кнопочный на стой# 4 5.407-140.4-50
Пост кнопочный на стойке / -04

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

5.407-140.4-40 ПКЕ242-2УЗ
-04 ПКЕ 242-34 3

\* Размеры для справок.
2. УстсиноВку закладных изделий Выполняет 

строител& ная организация. С тр ои те льное задание 
на установку Закладных изделий по черт.
5.А07-Ж0.0-{О0Д-О1.

Разраб. Попова bJkndOc
За8.сеК1 Тычинин щ
Начат Тюрин

4

H.KDU7P ТычининAm

5.407-1^0 .1-AD
СтоЗця|Лист __

Установка поста кнопоч
ного ЛКЕ212-2УЗ и 
ПК Е 212- ЗУЗна стойке

ЙТППКИ
ТЯЖПРЕМЗ/.ЕКТРППР1ТВКТ

ХАРЬКОВ
Q с 7-/79 Р
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Лоз. Наименование
Кол. на Обозначение

докум ента— 01

1 П ост шюаВления
кнопочный
ТУ1Б-692. оае-83

П КЕ212-2УЗ 1
ПК Е  212-343 1

2 Га й к а  за к ла дн а я 3 3
К Б05УХЛ 2
Т У  3 6 - 1953-80

3 С т о й к а 1 5.9 0 7 -1 9 0 .1 -6 0
С то й к а 1 - o i

4■ Крыш ка 4 5-907-190.1-51-02
Кры ш ка / -03

5 Винт 6М9х8гос71Шво 4- 4
6 Винт вмбх 1£госн49Г80 3 3
7 Шайба 4-ГОСТ 14374-72 4- 4
8 Ш айба 5  гост 11371-78 3 3
9 Шайба 4 ГОСТ6 4-02- 70 4 4
W Шайба 5 ГОСТБ4-02-70 3 3

* Размеры для справок.

РазрабПопова
5AD7-14D.1-5CЗаВ.сек Тыяинин щ ok.91,

Нач.отд. Тюрин у* /
Пост кнопочный 
на стойке

СтадияМассамасштаб
Р см.

табл. 1:10
Лист 1Листоо 1

umnvvr
ТЯЖПРОМЗЛБКТРППРПЕКТ

Н- КОНТР. Тычинин ж ХАРЬКОВ
М 9 5 3 -02 W
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Обозначение
документа

Размеры, мм Масса, 
кгА Б

5.407-140.1-51 Ю75 1055 0,78
-01 985 965 0,71
-02 930 9Ю 0,67
-03 880 860 0,65
-Ok 820 800 0,59

Покрытие: эмаль ПФ-115 серая. V/УЗ

РазраЬ. Попова xfio&oBp
5 4 0 7 - 1 4 0 . 1 - 5 13т а т 1 ш т » .Тюрин *шА chin

Нач.отд /

Крышка

Стадиямасса МааитаЬ

Р См.
табл. 4:5

Аист 1Листов 4
. г, Б-*,5Г0СТ199П5-74 угллкиТЯ̂ПРЙмчдРк'ТРППРПЕУТ

И. контр. Тыиииин A * t Лист/к ок300В ГОСТ{6523-83 ХЛРоУОВ

9

£*/СГ5~П2 *С
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ГОСТ52£4-~80-~М~ Ь2

/л_

г г ----- Ч т
3

1 *

ЗотВ.ФН*

Поз. НаименоВание
кол. на Обозначение

документа— 04

1 Стойка К314ЧХА2 < 4
ТУЗБ-2 2-85

2 ПаоФиле, КЮ1НЧ2 2 2 5ез черт.
ТУ36-1424-82, £7£.
0,05кг

Обозначение
документа

Размеры, мм
А Б

5А 0 7 -140.1-60 130 ею
-04 180 860

1? Размеры для спраВок.
2. Д е та ли  (поз. 2)и места сВарки окрасите  

эмал&ю П Ф -Н 5  серой. Vi. 43.

ЗаВ.сект.
Развод

Нач.отй
Тыяинин
Т ю р и н

ПопоВа

Н. контр] Тыяинин

оШг. 5.AD7-)A0.1-6D

Стойка

СтадияМосса Масштаб

Р 3,82 1:5

Лист 1 Листов 1
УГППКИ 

ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРПЕКТ 
ЛАРЬКОВ
1121953 -02
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Разрез 4-4 (4 :5 )

14

Поз. Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

до кум е н та— 01 02 03 01f 05 06 07
.4 Шланг электромон- 4 1 4 4 4 / 4 4

та х н ы й  ШЭМ22Ч2.
ГУ36-2750-86, £=350,

г Пост кнопочный на стоик 4 5.407-/40.4-50

Пост кнопочный на стойке 4 -01
Пост кнопочный настойке 4 -02
Пост кнопочный настойке 4 -03

Паст кнопочный настойке 4 -04

Пост кнопочный настойке 1 -05
Пост кнопочный на стойке 4 -06
Паст кнопочный на стойке 4 -07

Обозначение
докум ента

Tun
поста кнопочного

5.407-440.4-70 п ку/5-г-ш -4оуз
-01 ПКУ15-2/./И-54У2
-02 ПКУ15-2/.1Я-40УЗ
-03 ЛКУ/5-2/./2/-54У2
-04 ПКУ15-2‘МЗ-1-40УЗ
-05 ЛКУ(5-2/./3-1-54У2
-06 ПКУ15-2-М4440УЗ
-07 ПКУ45-2'(. <4(-54У2

1* Размеры для справок.
2. Установку закладных изделии Выполняет стр о и те ль

ная организация. Строительное задание на у ста н о в
ку закладных изделий по черт. 5.4о7-44о.о-юод-о4.

Разрой flonoffa аПЬлоВа
ЗайсеюТыччнин 4м.
Нач.оетйТюрин * /

j
К. контр.Тычинин

5 А 0 7 -1 4 Ш -7 П
Установка поста кно ноч
ного Т7КУ 45-24 . 114... 
ПКУ45-24.144 на стоике

Стсгёиil Лист 1 Листов
Р 1 1 i

УГППКИ
ТЯЖПРПМЗЛШРОПРПЕКТ

ХАРЬКОВ
M9Z3-QZ 12.
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Обозначение
документа

А,
ММ

Масса, 
кг

5.607-140.1-80 55 от 5,7 
до 6, 2-01

-02 415 о т  5,6 
до 6,4-03

-04
410

От 6t0 
до 6,8-05

-06 22 3
о т  Б, 25 
до 765-0 7

Поз. НаименоВание
количество на  исполн. обозначение

документа— 01 02 оз 04 ОБ Об 07
4 П ост управления

кнопочный 7 У1£-52£. 333-83
ПКУ 15- 21. Ш -4 0 УЗ /
ПК У 15-2/. 111-54У2 4
ПКУ15-21. 121-40УЗ /
ПКУ15-24.121- 54У2 /
ПКУ15-21.131-40 УЗ /
ПКУ15-21.131- 54  У2 4
ПКУ15-21. i4 l- 40УЗ /
ПКУ45-24141- 54 У2 4

г С то й к а / f 5.407-140.1-30
С то й к а / 1 -01
С то й к а / 4 -0 2
С то й к а / 4 - 03

3 К р ы ш к а 4 4 5.407-440.1 -51
Кры ш ка / 4 -0 4
К р ы ш к а 1 1 ”02
К р ы ш к а / 4 - 0 3

4 В и н т в м4 хвгоспУ 91-80 4 4 4 4 4 4 4 4
5 В и н т В М5x30ГОСТ*4 91-80 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Гайкам  5 JVCT5945-70 2 2 2 2 2 2 2 2
7 Ш айба 4 ГОСТИ374-78 4 4 4 4 4 4 4 4
в Шайба 5  ГОСТИ374-78 2 2 г 2 2 2 2 2
9 Шайба 4 гост Б402-70 4 4 4 4 4 4 4 4
ю Ш айба 5  госте402-70 2 2 2 2 2 2 2 2

4. Размеры для справок.
2.Сальник (ши 2сальника)заказыВается В случае необходимости вместе с

кнопочным постом 
исполнения 1Р6Ч

Равааб Попала
3aB.<XKt Тычинин ш о Ш
Нач.отд. г ю р и н

Н.котр Т ы чинин

5А07-14Ш-В0
Пост кнопочный 

на стойке

СтадиямассаМасштаб
Р см.

гпа$л. 4:40

Лист ХПистоЬ 4
. УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗЛВЮРППРПВК! 

ХАРЬKDB
Z 4 9 5 3 -0 2  13
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ЪотВ. ф 14

/5
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/

\

Г0СТ5264-80-Н4- Ь.2

Поз. Наименование
Кол. на Обозначение

документа— 01 02 03
i Стойка КЗ 14Ух А 2 i i i i

ТУЗВ-22-85
2 Полоса К202У2 2 2 2 2 без черт.

ТУ36-1434-82. €--90.
о,1ке

Разметка резоб полосы поз.2

18 15? 2 5 *  45*

ш

Обозначение
документа

Размены, мм
А 5

5- Ц-07-ЯО. 1-90 55 105S
-01 115 995
-02 170 860
-03 223 800

1* Размеры для справок.
2. Д е т а л и  (п о з . 2 )  и  м е с т а  сварки о к р а с и те  

эмалбю 17Ф  -  И 5  се р о й . W . УЗ.

150

щ 1 Попоба Шош>£о
Заб.сею Т ы чи н и н Wо4м
Нач.отЗ Т ю р и н ■f /

и
Н. контр. Т ы ч и н и нJM

5АП7-1^0.1-90

Стойка

СтадияЬ а̂ссо |Масц/та$ 

Р 13,541 1 :5

Ласт \ Листов 1
УГППКИ 

ТЯЖПРПМЗЛЕКТРОПРПЕКГ 
ХАРЬКОВ 

1--------2 49 6 5 -0 2 .



Кн
Ьн

'по
дл

 ,[/
70

(fe
c6

 и 
Оа

та
НЗ

за
м.

ин
ВМ Разрез 1-4 (4: so)

/4-

Поз. ИаимеиоВание
кол, на Обозначение

документа— 04 02 03

1 Шланг электромон- 1 < 1 4
тоОКНЫй LUSM 22У2
Vd36-Z7SO~i£,£^oo,

2 Пост кнопочный на стоике 1 S.AO7-/40./- н о

Пост кнопочный настойке 4 -0 4

Пост кнопочный на стойке. 4 -о г
Пост кнопочный на стойке { - 0 5

Обозначение
док ум ента

Тип
поста кнопочного

L.
мм

5.407-/4-0./-«30 пку15-г/.ез/-4оуз 170
ЛКУ15-2/.23/-54У2

-02 ПКУ15-2/.331-40УЗ 230
-03 ЛКУ/5-2/.33/- 54У2

I Размеры для спраВок.
2 .Установку закладных изделий Выполняет 

строительная организация. Строительное задание на 
установку закладных изделий по черт.5.Ь07- 4Ьо.о-<ойД-о\.

Разраз. Попова
Заб.сект TblQUHUH Ш Гг.
Нач.ото! Тюрин

4

Н.КОШф. Тычинин -щ .

5 АО 7-1 АО .1-100
QwofaflUt/cm 1/UiCrnoF

)стано6ка поста кношч 
юго ПКУ15- 24.231 и 
№15-21.331 на стойке

угппки
1ГЯЖПРШвАВГГРШ1Р0РКТ 

ХАРЬКОВ
24953-02 15
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Обозначение
д о к у м е н т а

Размеры,ммМасса,
к гД L

5 .4 0 7 -1 4 0 .1 - н о 155 170 ometes 
до 8,95-04

-о г 215 230 от7,45  
до 10,15-0 3

15

Поз. И а и м ен оВ а н и е
Кол. на Обозначение

д о к ум е н та— 01 02 03
П о с т  управления
кнопочны й
ТУ 15-525.333-83
ПКЧ15-24. 2 3 1 -4 0 4 3 /
ПКЧ45-21. 2 3 4 -5 4 4 2 4
ПКУ 45- 24. 33  4-40У5 4
П К У 45-24.3 3 1 -5 4 У 2 4

г С т о й к а 1 4 Я. 4 07- 140.4-420

С то й к а 1 4 -04

3 К ры ш ка 4 4 4 4 5.407-140.4-51-03
4 В и н т ВМ4 х8 ГОСТ/7/91-50 4 4 4 4
5 В и н т ВМБхЗОРОСТ1494-80 4 4 4 4
& Гайка М5 ГОСТ5945- 70 4 4 4 4
7 Шайба 4  ГОСТ11371-78 4 4 4 4
8 Шайба 5  ПОСТ11374-75 4 4 4 4
9 ш айба 4 посте 4о г- 70 4 4 4 4
10 Шайба 5 ГОСТ £402-70 4 4 4 4

1? Размерь/ для справок.
2. Салоник ( или 2 сален и ка) заказывается ё с/с чае
С- п  кнопочным _ ~неоохооимости имеете сУпостом исполнения 1Р54

РазраЬ
Заосех
Нсш.отд.

\Н. КОНТР.

Попова Щ 
Тычинип ^  
Тюрин

Тычинин

ьЩг.

Щ .

5 . 4 0 7 - 1 4 0 .1 - 1 1 3

Пост кнопочный 
на стойке

Стадия наоса масштаб

Р СМ.
табл. 1:10

Лист UucmoS 1
Нгппкк

ТЯЖПРд MV.FVTP 0 ПРОБ КТ

Tzo^'oz jg
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450* .
ЗотВ.Ф44

*
<М

40

ЛОЗ Н аим енован ие
Иол. на Обозначение

д о к у м е н та— СИ

J _ С то й к а  К314УХ Л2 *
Т У  3 6 -2 2 -3 5

2 Полоса К 202Ч2
Т93Б-1434-82.

€ - 470 .0.4кг 2 Без черт.

е*230  .о.Ыг 2 без черт.

Разметка резоВ полосы поз.2 

Р и с Л  Рис. 2

и . Z 7 г— ^ '
г з

■», ■ ✓  (
48 15* 25* 15* 5 25* <5*

Обозначение
ч е р т е ж а

Рис.разшки
резоВ ли.2

h
мм

Масса, 
к г

5.407-14-0.1-120 i 470 3.90
-04 2 23 0 3 .9 4

I *  Размеры для справок.
2. Д е т а л и  поз. 2 и м еста сварки окрасите 

эм алею пФ-145 серой. £/.УЗ.

450

Разраб Попова
5.AD7-1AD.H2DЗао.сект Тычинин оЩ-

Нач.отд. Тюрин *

Стойка

Ставал масса Масштаб
Р см.

табл. 4:5
Лист {Листов 4

угптжи
гяжпрвмзлварппрпгкт

Н. контр. Тычинин ЗЙ ХАРЬКОВ
2 4 9 5 3 -0 2  / 7



9ДЧП.

00

J__C i,^ СЁ.

78*
37*

w

Разметка осей S/я 
крепления дюбелями 
ш и дюбеле- Винтами

1и
>»V)

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

Размеры, мм
А Б В Г

К и07‘ Ш.*-130 т<Е21г-гуз 130 195 245 {3215
-04 ПКЕ242-ЗУЗ 480 245 2В5 1277,5

47

Поз. Наим енование
Кол.на Обозначение

д о к у м е н та— о\

i Д ю беле-ви нт Д Б М  е 2 2
ТЧ!Ч-4.1375-8£

В Пост кнопочный В сборе 4 5 Л 0 7 - 44-0.4-440

Пост кнопочный В сборе 4 -04
3 Дюбеле 4 5 -5 -8 4 5 2 2

Г 0 С Г2 £ 9 9 8 -8 £ Е
4 Ш айба 6 Г0СТ6958-78 2 2

5 Ш айба £ Г0 С ТШ 2 -7 О 2 2

4*Размеры для справок.
2, По данному чертеж у п о с т ы  В сборе устанавли

ва ю тся  на бетонной сте не ш и  н а  с те н е  кирпич
ной кладки из полнотелого кирпича.

3. Крепление постов В сборе к стене выполните 
по усмотрению электромонтажников дюбелями (поз. 5) 
ши дюбеле - винтами (поз. 4) и шайбами (поз. 4 и 5) .

Длину дюбеле-Винтов определяют электромонтажники.
Для крепления постов на  ж.-б- колоннах исполезо- 

Вате толеко дюбеле-Винты (поз. 4) с шайбами
(п о зЛ и в ).

ЗоВ’сеп
Разрощпопоба

Ноч.то

Н. конто.

Тычинин
Twpuh

ТЫчинин

№/п

ш

5.407-ЙО.ИЗО
Установка поста кнопочного

ГтаЗияЫист Миспюб

ПК6242-2УЗ и ПКЕ242-ЗУЗ 
на сте не  и Жгб.холонне

угппки
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРШРОШ 

ХАРЬКОВ
24953-02 16
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6 0 } 
7 6*

*
СО

Ш—

IdUX"

,37*.

7 8*

Обозначение
документа

Тип п о ста  
кнопочного

Размеры, мм Масса
кгА 6 6

s .k o i - m . 1- 1 ^ 0 П КВ 212-2УЗ 130 ■495 215 0,65
-01 П К Е 2 1 2 -З У 5 480 2 k 5 285 0,84

18

Поа Наименование
КОЛ. HCf Обозначение

документа_ 04
4 Пост упраВления

кнопочный
7 4 1 6 -6 4 -2 .0 0 6 -8 3
П КЕ 212-243 /

ПКЕ212- З У З 4
г Гайка закладная 3 3

К Б 0 5 У Х Л 2
7 4 3 6 -1 9 5 3 -8 0

3 К онструкция 4 5 Л 0 7 - 1 Ш - 150

5I!

/ -Of
4 В и нт BM5xf6roCT174733o 3 3

5 Шайба 5  ГОСТ 11374-78 3 3
в Шайба 5  ГОСТ 6402 70 3 3

*Размеры для справок.

PasaaS. Попова
Эа&сект. тыяинин
Нач.отс Тюрин J

It контр Тыяинин Т\ L -*
Ч

5.407-140.1-
Пост кнопочный 

В сборе

40
Стайш Масса

1i

Р См.
таЬл V 5

Ли ст  |Листой \
ЧГППКИ

тяжпрпмалЕктроприт
ХАРЬКОВ

2* 9 5 3 -п?  1S
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r0CT526U'80-T1- Д2

Поз.*/
2отВ.Ф9

Обозначение
документа

Размеры мм Масса,
кгЙ б В Г

5.407-440.4-450 450 215 195 75 0,48
-04 480 2Б5 245 0,20
-02 55 150 130

90

0,47
-03 445 220 200 0,17
~04 470 265 245 0,22
-05 223 318 298 0,25

s>r

10

V

г

<

со

V.J

15

у*

1 Иаим еноВание кол. на исполнение Обозначение
до к ум е н та— 01 02 03 04 05

1 Л е н та  2кЗО СтЗкп
Г0СГБО09-74

€=450) 0,07 кг 4 без черт*
€-■245; о,4кг 4 без черт.
е=220; о ,4кг 1 без ч е р т.
€'265) 0,42 кг i 4 без черт.
8=348: о, 45 кг 4 без черт.

г Поофшс, К404/442
7952-4454-82
£«-75; о,оР-кг 2 г без че р т.
8*90; 0 ,05кг 2 2 2 2 без черт.

4?Размеры для справок.
2. Покрытие эмаль ПФ- 115, серая. V7 53.

РЬзпо5.Маатьнен.Wп ооЪ. Попова
Зав сектТычинин Шг.
НачатоТюрин

4 /  /

Н.контсТычинин

5A07-140.1-15D

Конструкция

Стадия Масса МасштаЪ

Р См.
тдбл. 4:2

Л и с т  I Аистов 1
. УГПЛКИ 
ТЯЖПРЦМЗЛШРППРШ'КТ 

ХАРЬКОВ
П/, П г ^ - л  Л
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Разметка осей для

Обозначение.
докум ента

Тип
поста кнопочного

Размерь/, мм
А Б в Г

5.407- 14п. 1 - 1G0 ПКЦ15-21.4И-40УЗ 55 430 150 1390
-04 ПНУ15-21.111-54У2
-02 ПКУ15-21.121-405 3 т 200 его 1320-03 ПКУ 15-24.124-549 2
иоц ПКУ15-24.134- 40ЧЪ т 245 265 1275Н05 ПКУ15-21.431-54У2
-06 Г1КУ45-2Ш4-Ц0Н 5

223 298 318 1222-07 ПКУ 15-21.141- 5Ццо

20

ПОЗ. ИаименоВание
Количество на исполнение Обозначение.

документа_ 04 02 03 04 05 06 07
1 Дюбеле- Винт ДВ Мб 2 2 2 2 2 2 2 2

ТУ44-4.1375-86
г Пост кнопочный 6 сборе 1 5.Ц07-1*40.4-170

Пост кнопочный б сборе { -01 _
Пост кнопочный В сборе 4 -02
Пост кнопочный В сборе 4 -03
Пост кнопочный 8 сборе 4 -04
Пост кнопочный В сборе 1 -05
Пост кнопочный в сборе 4 -06
—---------- ————-=-F---
Пост кнопочный В сборе 1 -07

3 Дюбеле 45-5-8УЗ 2 2 2 2 2 2 2 2
Г0СТ26938-8БЕ

4 Шайба 6 Г0СТ6958-78 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Шайба 6 гост 6402-70 2 2 2 2 2 2 2 2

А? Размеры для справок.
2. ТЬ данному чертежу посты В сборе устанавливаются 

на бетонной стене ш и  на стене кирпичной кладки из 
полнотелого кирпича.

Ъ. Крепление постов В сборе к  стене выполните по 
усмотрению электромонтажников дюбелями (поз. 3) ш и  
дювел6- Винтами (поз. 4) и  шайбами ( поз. 4  и 5).

Длину дюбель-Винтов определяют электромонтажники.
Для крепления постов наж.-5. колоннах исполвзо- 

Ватпб только дюбеле- Винты(поз.1)с шайбами(позЛи5\

Разрад. П опоЬа Jtcocia

5А07-№ .НБПШ аеКГ Ты чинин Ф (г
Hau.otnd V opuh

" / Стадия)Лист ХАистоо
Уст спю ока п ост а  кнопочного  

ПКУ15 24.411. -. ПНУ 15 - 21• №4 

на см ен е  и * -5 . к о л о н н е

р  Т  I 1
УГШТКИ

ТЯЖПРО^&КТРР^ВШ 
ХАРЬКОВ 

0 9  *>•
К  контр. тычинин 2 й £
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Обозначение
документа

Размепьи мм Масса, 
кгА б В

4807-140.1- 170 55 130 150 о т 0,82 
до 1.32-01

-02 Н 5 200 220 от 1,о2 
до 1,62" ' -05

-О* 170 245 265 от 1,32 
до 2.12- 0 5 .

-OG 223 298 318 о т  1,82
до 3,02-07

2 \

Количество на исполнение
Поз. Наименование — 01 02 03 04 05 06 07 документа

1 Пост управления _
кнопочный
ТУ/6-626.333-83 .

ПКУ15-21 Ш -40УЗ 1
ПКУ15-21.111-54У2 4
ПКУ15-21.121-40УЗ 4
ПКУ 15-21.121-54У2 4
ПК У15- 21 131- 4СУЗ /
ПКУ15- 21.131-5>1У2 4
ПКУ15-21.141-40УЗ 4
ПКУ15-21.141- 54У2 4

2 Гайка закладная кБОВУШ 2 2 г 2 2 2 2 2
ТУЗБ-1953-80

3 Констоикиия 1 4 5407-140. 4-f50-№
Консточкиия 1 4 -03
Констоикция / 4 -04
Констрикция / 4 -05

4 Винт 8М5Х25ГОСН7А7Ш 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Шайба 5  Г0С711371-78 2 2 2 2 2 2 2 2
£ Шайба 5  ГОСТ £402- 70 2 2 2 2 2 2 2 2

Обозначение

4 ?  Р а з м е р ы  д л я  с п р а В о к .

2.Солвник^ши 2сал€ни^)заказыВаеП7СЯ В случае 
необходимости Вместе супбстом исполнения I Р54-.

РараЙ Попоба
SaBcetn Тьтинии
HM.tm Тюрин

Я конто Т ъяинин

5A07-14D
Пост кнопочный 

В сборе

1-17D
Стадия Масса Масштаб

Р СМ.
табл.

1:5

Лист 1 Листов 4
„  УГППКИ 

ТЯЖПР DM ЗЛЕКТРППРОРК] 
ХАРЬКОВ

24 9 S3 -  02 2 2



0 5 о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

Т и п
поста кнопочного

А у
ММ

5 .4 0 7 - 4U0.4-480 ПКт-21231-иоУЗ <85
__  -04 ПКУ15-21.231-5U42

-0 2 ПКУ15-21331-Ц0ЧЗ
245

-03 ПКЧ15-21331-5Щ2

По 3. Наименование
Кол.на обозначение

документа— 04 02 03
1 Дюбеле-Винт Л  ВМС 2 2 2 2

T414-U.1375-8G
2 Пост кнопочный В сборе 1 5А07-М.1-190

Пост кнопочный в сборе 4 -04
Пост кнопочный в сборе 4 -02
Пост кнопочный 6 сборе f -03

3 Дюбеие 4 5 -5 -8 У З 2 2 2 2
Г0СТ2Б998-8БЕ~

4 Шайба В П0СТБ958-78 2 2 2 2
5 Шайба В госгеШ -70 2 2 2 2

С  Размеры для справок.
2 . По дойному чертеж у посты  В сборе устанавли~  

Баю тся на Бетонной сте н е  или на стене кирпич
ной кладки из полнотелого кирпича.

3.  Крепление постов В сборе к стене Выполнить
но усмотрению  электромонтаж ников дюбелями (позЗ) 
или дюбель- бинтам и  ( поз. 4) и ш айбам и (п о з Л и  5). 
Цлину дю беле-Винтов определяют электромонтажники.

станоВка постов ПКЕ15-21.234 нажгб. колоннах 
производится начиная с колонн шириной 400мм,а 
пестов ПКУ15-24.334 начиная с колонн шириной 
500мм. Для крепления постов на ж.-б. колоннах 
испслеъовате только  дюбель-Винты(поз.1) с шайбами 
( п с з . 4 и  5 ).

Раздай Попоба $ак£а\
Зз&сэа тычинин
Нач.стб Тгооин

-И. контр.Тычинин 4*л\

5А а7-йт-т п
Устанобка поста кнопоч Стадия Лист 1Листо6

Р __Н
ка стене и Жгб. 

колонне**
УГППКИ 

ТЯЖПРПМЗЛЕКТРОПРПЕКТ 
ХАРЬКОВ

243  £ 3  С 2  25
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Обозначение
документа

Размеры, мм Масса,
кгL А Б

~chn-7.iuo.i-m 230 155 185 от 2,0 
до 4,0- а

■ 02 ООП 215 2U5 от 2,8 
до 5,5~~ 03

CJO

23

Поз. Наименование
Кол. на Обозначение

документа— 01 02 03
{ Пост чпоаёления

кнопочный
ТУ1Ё-526.33383
ПКЧ15-21. 231-и-ОУЗ /
ПКУ15-21. 231-54-У2 1
ПИУ15-21.331-U033 4
ПНУ 15-21. 331-5U42. 1

£ _ Гайка закладная К605УХЛ2 4 4 4 4
ТУЗБ-1953-80

3 Конструкция 1 1 5.4-07-140.1-200
К о н с т р у к ц и я 1 / -01

4 Винт ВМ 5х 25 ЮСТ174-7380 4 4 4 4
5 Шайба 5ГОСТН371-78 4 4 4 4
6 Шайба 5  rocieU02- 7О 4 4- 4 4

1*Размеры для справок
2. Саленик/или 2 сален ика) заказывается ё случае

С- т  п КНОПОЧНЫМ , л _ .не оохоои мости оместе сШстом исполнения J Р54.

РахоабПопова Мои+£
За&секгТычиниц 4Ш 0$. 9f,

5 . 4 0 7 - 1 4 Ш - 1 9 Пнач.отЬ Тюрин

Пост кнопочный 
В сборе

ZrnadupМассаМасштаб
Р СМ.

табл 1:5
Лист \ Листов 4

угппки
штрлмзлЕкгропрош

ХАРЬКПВЯхонт Тычинин J k i
2Н9БЪ 0 2  2 1/ Копировал Д.ТоГК?. ФоПМпгт А'Х
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Поз. 4 1?Размеры для справок.
2 .Покрытие эмалв Т}Ф-М5 серая. Й.УЗ

РазраЬ Мартынен. Ж 7
5 A D 7 - l A 0 . ( - 2 0 D

Пров. Попова
Зак.сект. тычинин % т ОШг.
Нач.отс тюрин

К онструкц ия

Стадия масса Масштаб/ /
Р СМ.

табл. 1:2
Лист 1 Листов 1

УГППКИТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОЕКТ
ХДРЬКОВtttfomp. Тычинин . .-Ш Z49H>~n?



|И
нЙ

 №
no

cU
, П

о
д

п
и

сь
 и

 д
а

т
\В

За
м

.и
н

6
М

f
i

Разметка осей Зля 
крепления дюбелями 
или дюбеле- В и н та м и

Л *

Поз Наименование Кои.
Обозначение
документа

{ Дю6елб~Винт ЛВМб г
T.W4-4./37S--S6

г Звонок М3- 2У5“ *
T4-2S-05- ЮА-5-76

3 Любеке 45-5-893 г
Г0СГ26995-86Е

4 Шайба 8 Г0СТ6958-78 г
5 Шайба 8 П?СТв402-70 2

I
f * Размеры для справок.
2?*Размеры- по конкретному проекту.
3. Прокладка труб- по конкретному проекту.
4. По данному чертеж у звонок устанавливается  

на бетонной с те н е  или на с те н е  кирпичной 
кладки из полнотелого  кирпича.

5. Крепление звонка к стене Выполните по 
усмотрению электромонтажников дюбелями (поз. 3) 
или дюбеле- Винтами (поз. 4) с шайбами (поз. 4 и 5).

Длину дюбеле- винтов определяют электромонтажники.
Для крепления звонка на ж-S. колонне. исполезоВате 

1Я0 И6 К0  дюбгле-Винты(поз.4) с шайбами (поз. ^ и 5).

РазраЕ.Попова
Зав сею Тычинин оМг.
Нач.ошй Ткзоин

*
Н. контр. Тычинин

5.407-140.1-210
Установка звонка 
М3- 295 на стене и 
ж г б. колонне

£тадиЯ\Лист |Листоб

9ГППКИ
ГЯЖПРОМЗ АРК1Р0ПР0ЕКТ 

ХАРЬКОВ______
2Н95Ъ~ог 2 6
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Р а зм е тка  осей для 

крепления дюбелями 
ши Зюбе/fG- Винтами

J- +-Т
220 1.X

«ёо
§
5
О

Поз. НаименоВание Кол.
О бозначение

д о к у м е н та

1 й ю б е ле -В и н т JIBMG 2
Т У  *4-4. 1375-86

2 Сиоена 6 сборе 1 5 .4 0 7 - 140.1-230

3 йю Беле  4 5 -5 -8 У З 2

ГОСТ 26998-8G E
ч Ш а й б а G ГОСТОВ56-78 2

5 Ш ай& а £ Г0СТ64О2-70 2

i. Размеры для спраВок.
2** Размер Н-по конкретному проекту.
3. Прокладка труБ-по конкретному проекту.
4. По (Зонному чертежу сирена В сборе уста 

навливается на бетонной стене или на стене 
кирпичной кладки из полнотелого кирпича.

5. Крепление сирены В сборе к стене  
Выполните по усмотрению электромонтажников 
дюбелями (поз. Ъ) или Эюбелв- Винтами
(позЛ) с шайбами (п о зЛ и в ).

Д ли н у  дю беле-ВинтоВ определяют з/ектромонтажники. 
Д л я  крепления сирены на ж  г  5  колонне исполс- 

ЗоВат&  то л& ко  дю бе ле -В и н ты  ( поз. 4).

РазраЗ. Попова
mЗаа. сеет Тыча кип Щ -

Нач.отд. Тюрин
1 Тычинин J M

5А07-14-0И-22П
Установка  сирены 
ССНУ5 на с т е н е  и 
ж .-5. колонне.

21953

LfftPUi
р 1 ^ - 1 ^

ЫГППКИ
ТЯЖПРОМЗ/ЕКТРППРОЕКТ

-02
ХАРЬКОВ
27



Лоз. Н а и м е н о ва н и е Кол.
О бозначение
д о к у м е н та

{ С иоена С С -1 У 5 1

Т У 2 5 -0  5 4 0 4 4 -7 6

2 К о н с т р у к ц и я 4 5 .4 0 7 - 14C .1 -2bO

3 Винт ВМбх 25 Г0С147473'80 2

4 Гайка Мб Г0СТ3915-70 2

5 Шайба б Г0СТН37-1-78 2

£ Ш а й б а  & Г0СТе402-70 2

Размеры для справок

Разраб
ЗаЬ.сект Тычинин

Попова
pL%. 5.407-14D. -230

1£

Масса 1 Масштаб

Р 2,75 \ 4 :5
Лист ХЛистоб 4

УГППКИ
ТЯЖПРОМЗЛБКТРОПРОЕК1

ХАРЬКОВ

Сирена & сборе

Н. контр ГТычинин М -

Копировал JJofb? Фли»/Г»ги А я

220

__________________ 27

Разрез 4-1

[ЮЗ. Наименование Кол.
Обозначение
документа

i Флажок Ф 25У 2,5 1
ТЧ З£-24ее-82

2 Пиапг/ Б -гогост 1WS-74 4 без черт.
/к ОКЗООВГОСТ1£523'&

77x250 5 0,30 кг
u ~ ,m  32x32xS-BTVCTB509-8£уголок С/п3кп Г0СТ535-_88

3 €*20. 0,03 ке 2 без черт.
4 €*120, 0,18 ке 2 без черт.

1. Сварку выполнимо по ГОСТ52£4-80.
2 ср/южок(поз.О  не применягт7б,если конструкция 

устанавливается на стальном основании. 
З.Покрытие: эмаль ПФ -М 5серая . w. УЗ.

Разраб
Зобе.
Нач.отс

Попова
Тычинин
Тюрин

: g g s $ 5.407-140.1-240
Опадия М асса Масштаб

Конструкция Р  о,74 1:5

Лист {Листов Т

Н. контр. Тычинин

_  угп п к и  
ТЯЖПРПМЗЛНКТРВПРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
24953-02 28
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хпЗ

Р азм етка осей Зля 
крепления дюбелями 
или дюбеле-Винтами

Обозначение
докум ента Токоподвод

5.407- № . 1-250 Проводами
-01 Кабелем

Поз. Наименование
Кол, на Обозначение

докум ента— 01
< Выключатель оВтонатическм 1 i

АП БОБ741G-522.159-78
2 Дюбель-Винт Д6М8 2 2

ТУ1 4 -4 . *375-86
Ъ Сальник У2£5У2 г

ТУЗ&-1952-81Е
4 Дюбеле У££<УЗ г г

ТУ36-944-79
5 Шайба 8 Г0СТ6958-78 2 г
В Шайба 8 ГОСТ 6402-70 2 2

1* Размеры для справок
2. По данному чертежу Выключателе устанавли

вается на Бетонной стене ши на стене кирпич
ной кладки иг полнотелого кирпича.

3. Прокладка тр у б - по конкретному проекту.
4  Место установки сал&никоВто конкректному яроеку 
5, Крепление выключателя к с те н е  Выполните по 

усмотрению электромонтажников дюбелями (позА) 
или дю беле-винтами(поз.2)с шайбами (поз. Б и G) 

Д ли н у дюбель-винтов определяют электромонтажники 
Для крепления выключателя на ж .-б . колонне 

использовать только дю бель-В инты [пог.2 ) с 
ш айбам и ( по3 .5и &).

Разоаб. Попова \Т(оцоБа
Зав. сект. Тычинин Ч.9/г
Ноч.ота Т ю р и н Щ -

Н.конщ Тычинин j | j £

5AD7-140.1-250
УстаноВка-выключатыя [<уи|фст j/juynoE 
АП 5Об на стене и 

ж.-5. колонне
угппки

ТЯЖПРПМЗЛЕКТРТЗПРПЕКТ 
ХАРЬКОВ

29953 г  ^
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Разметка осей для 
крепленая дюбелями 
или дюбеле-винтами

Поз. Наименование
Hoi. на Обозначение

докум ента— о/
4 Дю беле-винт ДВМ& G G

Т 419-9.1375-88
2 Гост кнопочный 6  сборе 4 5А07-М0.1-М0

Пост кнопочный В сборе 4 -04

3 Коооб В сборе i 5. 907-190.1-270

Короб В сборе 4 -04
4 Скоба в  сборе 2 2 5.907-140.1-280

б ИюбелС, 98-5-8УЭ G G
ГОСТге998-8££

е гайка ме Г0СТ5946-7О 4 4
7 Шайба 6 ГОСТ6958-78 ю 10
8 Шайба & Г0СТБ9О2- 70 10 10

/.*Размеры для справок.
2. По данному чертежу посты В сборе и короб 

устанавливаются на бетонной стене ш и на стене 
кирпичной кладки из полнотелого кирпича.

3. Крепление постов В сборе и короба Выполните 
по усмотрению электромонтажников дюбелями 
(поз. 5) ш и дюбеле-винтами (поз. 4) с шайбами (поз. 7и8).

Ллину дюбеле-Винтов определяют электромонтажники.

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

Размеры/ мм
А Б В Г А В

Я 9 0 7 -  Ш .1 -2 6 0 ПКЕ242-2Ч 3 /30 № 245 1327,5 150 175

-04 ПКЕ 212- ЗУЗ 480 2 95 2 G 5 4277,5 700 150

Разра& Попова rdionafo
За&сект. Тычинин w № r.
Нач.отй Тюьин

Н. КОНТР. IbJUUHUH 4 Ц

5407- 14П.
Установка поста кнопочного

-2 50
Лист {Лист об

ПКЕ242- 243и ПКЕ242- 3 УЗ 
на стене с коробом

угппки
ТЯЖПРОМаЛВСТРОПРОЕКТ

ХАРЬКОВ
2 4 9 5 3 - 0 2  3 0
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О бозначение
д о к ум е н та

Т и п
а п п а р а т а

Размены, мм Масса,
к гН А 6

5.4 О 7 ~ М .1 -2 7 0 ПКЕ242-2УЗ 1450 750 575 2,64-
'04 ПКЕ242-ЗУЗ 1400 700 550 2.62
'02 ПНЕ 15-21.111 4200 800 600 2,86
'03 ПКЕ15- 21.121 4430 730 565 2,64-

~ok
ПНЕ 15- 24.134 
ПКЕ15-24,234 
ПКЕ45- 24.331

1080 680 Sho 2,5k

'0 5 M E 1 5 -2 U U 1 1030 630 515 2,И£

-0 6 АП 50 Б 1050 650 525 2А'7

1
НаименоВаиие КалияестВо на исполнение Обозначение

документа- 04 02 оз 0 4 os 06

4 Короб i ВАо 7-140-1-271
Короб 4 -04
Короб 4 -02
Короб 1 -03
Короб / -04-
Короб 4 -<05
Короб i 06

2 БолтМ8х25 Г0С77798-70 4 1 i 4 4 4 4
3 Гайка МВ Г0СТ5915'70 / 1 4 4 1 4 4
4 ШайБаВ Г0СТВ958-78 2 2 2 2 2 2 2
5 Шайба 8 госте1ю2-70 4 1 4 4 4 4 4

6 Флажок ФЗб У2,5 1 1 4 1 1 4
ТУ36-24-Е6-82

<* Размеры для справок.
2. Покрытие вмалб ПФ-115 серая, у/. УЗ.
3. Плоскости флажка (поз. G) З а ч и с т и т  6 во металли

ческого блеска и см азатв антикоррозионной смазкой, 
помечено ус та н о в и те  изделия (п о з . 2.. 5).

Разраб. Мартынен. М {
5 4 0 7 - 1 4 D . 1 - 2 7 D

Яров. Попова ЗЬ%о£а
Зав. се кг. Тычинин 4 ч о т .
Начотд. Тюрин

Короб в сборе

Стадия Масса Масштаб
/

Р См.
табл. 4-Л

Пост {Листов 4
УГП И К И

ТЯЯШР0М2Л£ ITT POffPaFVT
Кконтр. Тычинин ХАРЬ^ЗЕ
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Обозначение
докум ента

Размер  
заготовки,мм

Размель/, мм Масса, 
кгН А

S.4o7-W h271 236x1190 ИЗО 750 г, go

-01 гзбхиоо ноо 700 г. 58
-02 236x1200 4200 800 г, 8 2

-оз 236ХНЗО 1130 730 2.60

f О 236x1080 4030 680 г,so
475- 236хЮЗО 4030 63 О 2,42
-06 236x1050 1050 650 г , 43

* Размер для справок.

Р а з р а З М а р т ы н ы . Ш г
П р о в . П о п о в а
ЗаВ.сех. TtofUUWUH б Ш г.

№ Ч .о т й Т ю р и н 7 ~ £г /

Н.контр. Т ь ш и н и н Ж

5.407-14D. 1-271

Коров

Стадия Масса Масштаб

Р
См.
та& 1-л

Л а с т 1 ЛастоВ 4
Лист*' е-<.5гогцддоз-74 УГППКИ

ТЯЖПРОМЗАЕМТРОПРОЕКГ
ЛАРЬКОВ/К ОКЗООВГОСП65£3-89

24953  -0 2  3Z
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i Наименование 1
Обозначение
документа

1 СкоБа 1 5.4-0 7-1^0.1- 261
2 БолтМ£х20ПОСТ77Я8~70 г
3 Полоска К if О U УХА 2 2

т узе-ггев-во
4 Пряжка К407УХЛ2 2

ТУ36-2266-30

/*Размеры для спра&ок.
2. Покрытие эмаль Г]Ф~ 115 серая. ЩЧЗ, кроме резьбы Болтов.

Н копти Tbrtftm и н

5.407-1A-0.1-2SD

СкоБа В  сборе Р 01 и г

Паст \ Л истой 1
УГППКИ

ТЯЖПРОМ2/ЕК7РОПРОЕКТ
ХАРЬКОВ [•l

uB
.n

 no
th

 1 U
od

ru
cf

 и
zf

or
ra

fe
g,

* г
. и

н£
м\

i - 1 AwJ
? = 4 = «ь

У ^ \ - -----------------  , см
1 ------- ------------- 1-----------

too

/45

1* Размер для справок.
2 Длина разВертки- /64 мм.

Разраб.

5.407-14D.1-2S1

СкоБа Р 10,08 1:1
Аист I Лис тр{> j

ъ у ^ ! Ш г рСТ1М03-74
А'/kОК 300В т си& В2Ъ~В9

УГППКИ
ТЛЖПРПМЗЛЕКТРППРПВКТ

ХАРЬКОВ
/г о?



Разметка осей для 
крепления дюбелями 
или дюбеле - дин т а  ми

Обозначение
документа Тип

поста кнопочного
Размеры, мм

В
х 4-07-14-0.4-290 ПКУ45-24. И1- 4043

-04 ПКУ15-24.444-5492
55 430 450 4 3 9 0 800 200

-02 ПНУ45-21.421-иоУЗ
-03 ПКУ45-24.124-54У2

145 2  00 220 4 3 2 0 740 765

-04 ПКУ15-24.131-4043
-05 ПКУ45-21.434-5ЧУ2

470 245 265 4275 670 740

-Об ПКУ15-21.441-Ч 093 223 298 348 42 2 2 6 3 0 715
-07 ПКЧ15-21.141-5442

33

Поз. Наименование
Количество на исполнение Обозначение

документа— 04 02 03 04 05 06 07
< Дюбеле-Винт ДВМв £ £ £ £ £ £ G £

ТУ*4-4 *375-86
г Пост кнопочный 6сборе 1 5  407-/40.(-<70

Пост кнопочный 3 сборе 1 -04
Пост кнопочный 6 сборе 1 -02
Пост кнопочный 6 сборе 1 -03
Пост кнопочный В сборе / -04
Пост кнопочный в сборе / -05
Пост кнопочный В сборе 4 -06
Пост кнопочный В сборе / -07

3 Короб В сборе 4 4 5А07-Ш1-270-02
Короб В сборе 4 4 -03
Короб в сборе / 4 -04
Короб В сборе 4 4 -05

У Скоба В сборе 2 2 2 2 2 2 2 2 5.407-*40. * 280
5 Дюбеле 45- 5-8УЗ 6 6 £ £ G 6 6 G

ГОСТ 2£9Q£-8£ Е
G Гайка Мб Г0С75915-7О 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Шайба 6 Г0СТ6958-78 40 40 40 10 40 40 40 40
8 Шайба 6 Г0СТБ402-7О 40 40 10 10 Ю 40 10 40

4* Размеры для спрабок.
2. По Зогнному чертежу посты  8 сборе и короб устанавли

ваются на бетонной стене или на стене кирпичной кладки 
из полнотелого кирпича.

3 .  Крепление постоВ В сборе и коробов Выполните по усмотрению 
ЭлетромотажникоВ дюбелям и(ш5)ши дюЬель-8интами(ш>з.1)с шайбами (позТи 8)

Длину Вюбеле-ВинтоВ определяют электромонтажники.

Розооб-
feBcexT
Нач овк Тюрин  ̂тЬуч-

Н.кошр,

ПопоЬа № м Ег
Тычинин

Тычинан

ц ш 5.407440.1-2 ЗП
УсшаноВка поста кногшчно,
ПКУ15-21.144... ПКУ15-24.141 
на стене с коробом

УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗ/IEKTPDDPDEKT 

ХАРЬКОВ
24953-02 34
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Разметка осей для 
крепления дюбелями 
или дюбеле-Винтами

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

я,
мм

5 Л 0 7 - 140.1-300 ПКУ15-21231-40УЗ 185
-04 ПКУ15-21231-5М2
-02. ПКУ15-21.331-4042 24 5
-0 3 ПКУ15-21.331-54У2

№ Наименование
Кол. на обозначение

документа— 04 02 03
4 Дюбеле - ВинтДвме е £ G 6

7У14-4.1375-8&
2 Пост кнопочный В сборе 4 5.407-140.4-igo

Пост кнопочный В сборе / -04
Пост кнопочный В сборе 4 -02
Пост кнопочный В сборе 4 *03

3 Кооаб В  сборе 1 4 4 4 5Л07~440.1-270-Ъ
Короб В сборе

и Скоба В  сборе 2 2 2 2 5.407-140.1-280
5 Любеке 45-5-8УЗ £ € £ £

WCT2G998-8GE
G Гайка МВ ГОСТ 5915-ТО 4 4 4 4
7 OJauSa 6 Г0СТВ958-7£ 40 40 Ю 40
8 Шайба В ГОСТ5402-70 10 10 10 10

С  Размеры для справок.
2. По данному чертеж у посты  В сборе уста на в

ливаю тся на бетонной стене ш и  на стене кирпич
ной кладки из полнотелого кирпича.

3. Крепление поспюВ В сборе к стене Выполните 
по усмотрению электромонтаж ников дюбелями(поз.б) 
или дюбеле-Винтами (поз. 1) с шайбами (поз. 7и 8)

Длину дюбеле - бинтов определяют электромонтажни
ки.

5.407-(40.1-30D
Аист \Пистоё

Установка поста кнопочного 
ПКШ5-2123/ и ПКУ45~24.Ъ31 
на стене с коробом

1
9ГППКИ 

ГЯЖПРОМЗДБКТРИПРРЕКТ 
Х.4?ЬКПВ___
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Разметка осей для 
крепления дюбелями 
ш и  дюбеле-Винтами

80

О бозн ачен и е
д о к у м е н т а

Ток о п о д В о д

5.407- т.4-310 Проводами

-04 Кабелем

т

60

1

Поз. Наименование
Кол.иа Обозначение

документа— 04
{ Д ьобелв - Винт ДВМ6 6 G
ТУ14-4.1575-86

2 Выключателе аВтомтяпнескт 1 4
АП 50БТУ1В-522.139-78

3 Са/бник У265У2 2
T43G-1952-S1E

4 Короб в сборе 1 4 5.407-140.1-210-06
5 Скоба в сборе 2 2 5.407-140.1-280
В Дюбеле 45*- 5-893 В G
Г0СТ269Я8-В6Е

7 Гайка м е го ст5 9 / 5 -7 0 4 4
8 Шайба 6 Г0СТ69В8-7840 10
9 Шайба 6 ГОСТ6 4 0 2 -7 0 10 10

4? Размеры для справок.
2. По данному чертежу выключателе и короЪ устанав

ливается на Бетонной стене или на стене кирпичной 
кладки из полнотелого кирпича.

3. Прокладка т р у  Б-по конкретному проекту;
4. Место установки саленикоВ - по конкретному проекту
5. Крепление Выключателя и короба к стене выполните по 

усмотрению электромонтажников дюбелями (поз.В) ш и  
дюбелg -Бинтами (поз. 4) с шайбами (поз. 7 и 8А

Длину дюБеле-Винтов определяют электромонтажники.

5А07-А0.1-ЗШ
Стадий Лист^ЛистоёУстановка Выключателя 

АП БОБ но стене 
с коробом

у г п п к и
ТЯЖПРВМЗАЕКТРППРОЕКГ

ХАРЬКОВ

24953-02. г б
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§ ЯаимеиоВаиие Кол. на Обозначение
§ — 04 (документа

1 П о ст кнопочный
В сборе 1 5.4С7-&аЫ 40
Пост кнопочный В cSooe 4 -04

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

5.Ма7-1Цо.1-ъго /7Кег/2-2УЗ
'СИ ПКЕ212-ЗУЗ

I-
I* Размеры для с про So к.
2, Прокладка труд'по конкретному проекту.

Розрад. Мартынем.
5.4D7-1^0.1-320Ш Б ~ ЬопаЬа &&11 Тычинин~ж я ?1%

Нсш.отд. Тюрин Установка поста кнопочногоJEsFMiTiinzni ¥и*Ми1*1Л<—?—ь
_£_1_____1— L___ПКЕ2'.2-2ЧЪц ПКЕ212-ЗУЗ УГППКИ

Н. контр Тычининж ----1на сталсной колонне ТЯЖПРПМЗЛГКТРОПРОРК!
ХАРЬКОВ
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£ Наименование
Количество на исполнение Обозначение

ос: — Oi 02 03 04- 05 06 07 документа
4 Пост кнопочный

В сборе 1 5.407-/40.М70
Пост кнопочный В сборе 4 - Of

Пост кнопочный В сборе 4 -0 2
Пост кнопочный В сВоре 4
Пост кнопочный В сборе 4 -0 4
Пост кнопочный В сборе 1 -0 5
Пост кнопочный В сборе i -0 6
Пост кнопочный В сборе t -0 7

Обозначение
докум ента

Тип
поста кнопочного

5А07-1ШИ-ЗЪО тц15-?ш-1юуъ
-01 т т - я . т - ё ^ ч г
-02 пкщв-г/./гмоуз
-03 тш 5-ги&-5ЬУ2
-Ok ПКУ15-24.131- 40УЗ
-05 ГГКУ15-21131-54-92
-06 ПК<Н5-2(М-ШЗ
-07 ПКУ1В-21.Ш-5^У2

4* Размеры для справок.
2. Прокладка тр уб -п о  конкретному проекту.

Разроб. Мартынен ф к г
Пров. Попова ТюЫа
Ъо&сект. Тычинин
Начете Тюрин р:й/С4

---- -----3

Н. контрТычинин ЗЙ

5.4D7-^0H-33D
Бпойиа\(\ист \Л ист о б

Установка поста кнопочного 
ПКУ15-2Ш4...ПКУ15-21. Ш  
на сталвной колонне

чгппки
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
24953-02. 38
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I Наименование
Размеры, мм Обозначение

документа— 01 02 03
4 швеллеп К235У2

ТУ36-14-34-82
L-n o проекту** 4 1 4 4 без че р т.

2 П о с т кнопочный
В сборе 4 5.4С7ЧШ -190
Пост кнопочный S сборе 4 -01
Пост кнопочный д сборе 4 -02
Пост кнопочный дсборе 4 -03

3 Болт N8x20 Г0СТ7798-70 2 2 2 2
4 Тайкам 8 ГОСТ 5915-40 2 2 2 2
5 UJauSa 8 ГОСТ €958-78 2 2 2 2
6 Шайба 8 ГОСГв402-70 2 2 2 2

Таблица 4 __________ Таблица 2
Размеры, мм Масса,

Б L кг

4  00 4 7 5 1.60

530 600 <,94

630 700 2,27
740 785 2,73
900 975 3,38

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

я ,
ММ

Масса,
кг

5.*Ю7~1Ш~Ъ40 ПКШ-21231-ЬОЭЪ 18S 4,0
-01 ПКУ15-2Ш4-54У2
-02 ПКУ15-2135ШУЪ 2 45 5,5
-03 ПКШ5-2Ш1-5М2

1* Размеры для справок.
2. Прокладка труб- по конкретному проекту; 
3**5 зависимости о т ширины коронны р  ”

Зой, сект.

раз роб.
При.

МогртынеН
Попова
Тыиинин SA07440.1-34Q

ifaqomdТюрин,

К. щщрГГьщин мн Ш

Установка поста кнопочного 
пш%‘212Ыи пкт-г\.ъъ\ 
на стал&ной колонне

1
У Г П П К И  

ТЯ Ж П РО М ЭЛ ЕК ТРП П РП ЕК Т 
Х А Р Ь К О В

-L Q^-09
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Поз. ИаименоВание Кол.
Обозначение
докум ента

4 Звонок В сборе 1 5 Л 0 7 -1^0.1-360

4? Размеры для справок.
2. Размер И-по конкретному проекту.
3. Прокладка тр уд -по  конкретному проекту.

РазраЬ ПопоВа tilonpfa
ЗайсецТычинин
Начата Тюоин Xz^df

-Г -* -

Н. конТР. Тычинин

5AD7-14СМ-350
Qnaduflj Aucm^/luavo&Установке* зЬонка 

МЗ-2У5на стальной 
Ксионне

у г п п к и  
тя ж п р п м зл в к тр о п р а ш

ХАРЬУШВ
2*953-02 40
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Разметка резоВ шВеллера поз.2

40

Поз. ИааменоВание Кол.
Обозначение
(документа

1 Звонок М З-2У5
ТУ  26-05. 10^5-76

2 швеллер К235У2 4 Без черт.
7</36-74-34-82
£-315. 0,54 кг

3 Болт М8х35 Г0СТ7798-7О 2
4 Гайкам8 ГОСТ5915-70 2
5 шайба 8 госте958- 78 2
& Шайба 8 гост G40 2-7о 2

* Размеры для спраВок.

Разраб- Попова Шоло&а
Заасекг.Тычинин ш .
Hav.omc Тюрин-------------7 /  '

И контр. Тычинин Ж 4 -

5А07-14Ш -360

ЗВанок В сборе

СтадияМасса Масштаб

Р 7,44 1ЧО

Лист 1 Листов 1
УГППКИтяжпромз/гктрппткт
ХАРЬКОВ

£vy£>Js ~С "2 *т 1
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Кол. на и  сполн. О бозначение
докум ента— 0< 0 2 0 3 0 4 -

/ Швеллер К235У2
ТУЗв-14-34-82

4 7 5 ! 1,£кг / без черт.

£--575; /,94 кг 4 без черт.
С = Б75\ 8.27кг / без черт .

е=775-, 2,7 кг / без черт-
€--975; з ,38кг / без черт.

г Сирена В сборе 1 1 / / / 5. и О 7 -М А -2 Ъ 0

ъ Болт М8х20 ГОСТ7798-70 2 2 г 2 2

4 Гайка MS ГОСТ 5915-70 2 2 2 2 2
5 Ш айба 8 г о с т и ъ и - 78 2 2 2 2 2
G Шайба 8 ГОСТ б4о2- 70 2 2 2 2 2

Обозначение
документа

Размеры, мм
А

SA07-tiOA-Z70 4оо 475
-0< 550 575
-02 630 675
-03 710 775
-оч 900 975

4, Размеры для справок.
2**Размер Н- по конкретному проекту.
Ъ. Прокладка тр уЬ -п о  конкретному проекту.

Разрс/Р Мартынам
5.4Q7- 140.1-370аоо8. Порода

За8 сект. Тычинин oiHr.itГ Vш

Тюрин Установка сирены 
ССЧУ5

на стальной колонне

Стадия лист Листов
р т 1

УГППКИ
ТЯЖПРПМЗ/IEKTFOnPDFKT

ХАРЬКОВH.KOHtrtf Тычинин 4Ы..
2.*i953~Q2 4 2
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1 Ноам емованае
Кол. на исполн. Обозначение

документа— 04 02 05 04
4 выключателе АП 506

В сборе. / 5.407- ikO. 1-390
ВыкпючспельАП50Б В сборе 4 -04
Выхтател ъ АП50Б5 сборе 1 -02
Выключатель АП50Б В сборе 1 -03
Выключатель АП50Б в сборе / 104

Обозначение
докум ента

Раъмер ы,мм
А L

5>07-/4а/-зва 400 4-75
-04 S3 О 575
-02 630 675
-03 740 77 5
-04 900 675

I* Размеры для  справок.
2. Прокладка т р у  S’- по конкретному проекту.

Разраб. Мартыне». Щ ?
Пров. Попова
Забсею Тычинин 4ЦI1

Тюрин ~? /

,
Н.контр. Тычинин

5.4D7-1^D.1-33D
Установка выключателя 

ЛП 506
на сталеной колонне

У Г П П К И  
ТЯЖПРВМЗЛЕКТРШРШГКТ 

ХАРЬКОВ
?//<?■
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А,
мм

Масса' 
кг

5.407- #40./- зад 47 5 #,#3
-01 575 133
-0 2 67 5 *53
-0 3 115 •*,73
-04 Q75 2.13

43

Пох Наименование
Кол. на исиолн. Обозначение

документа— 0* 02 03 04

\ Выключателе f * * 4 4
автом ати ческой
АП SO Б
ТУ #6-522. #33-78

2 Сш еник У285У2 2 2 2 2 г
ГУ36-1952-84Е

3 Гайка закладная УС9К77- ЪЧ1 2 2 2 2 2
TH3&-S3S5-80

4- Держателе Усэк7841 2 2 2 2 2
тузе-гз55-во

5 Профиле ЧС9К52УЗ
7У 30-2355-80

£*475; 0/9*г 4 без черт-
€•-575 ; И  кг 1 без чйр/77.

& G 1 5 , 1,3 кг У без черт.

€'775? < 5 кг 1 без ve/7/п.
€'975! У. 9кг У & з  черт.

6 болт М0у30ГОСГ7798'7О 2 2 2 г 2

7 Шайба 10 Г0СТ6958-78 2 2 2 2 2

8 Шайба 10 Г0Стеио2-7О 2 2 2 2 2

*  Размеры для спраВок.

Разоаб Попова
ЗаЙ.с€К1 Тычинин tWr.
нач.отё Тюрин— —? / т

Н.контр. Тычинин

5.407-14D
Выключатель 
АП 505 В сборе

-330
Стадия М а с с а Масштаб

Р
С и .

т а б л . 1 : 5

Лист !Л ч е т о б  1
У ГП Л К И

ТЯЖЛРОМВДЕКТРГШРПШ
ХЛРЬКПВ

24953-02 44
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Паз. Наиме нование
Нол. на Обозначение

докум ента— 04
i Пост кнопочный 6 сборе 4 5.4Х>7-у4о./-/40

Пост кнопочный 8 cSopi 4 ~04

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочного

д,
мм

5 М 7 -1 Ш -Ш ПКЕ212-2УЗ 245
-04 ПКЕ 242-3 УЗ 265

/.* Размеры для справок.
2. Прокладка тр уд - по конкретному проекту.

Раздай Попова TiongSa
Затеею Тычинин о Ш
Н ач.ота Тюрин & -

К.комтр. Тычинин Ж

5ЛП7-14П.1-А0П
Цстано&ка паста кнопочного 
ПНЕ242- 2УЗа ПКЕ242-ЗУЗ 
на стальной колонне

Стадир\Лист I ЛиспюВ

УГЛП К И  
ТЯЖПРОМЗЛЕНТтРПШ

ХАРЬКОВ
с е ̂  . г  2
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Поз. Наименование
Кол. на исп о АН- Обозначение

документа— 01 02 оз 04 05 06 07
1 Пост кнопочный в сборе i 51407-/40./-/70

Рост кнопочный В сборе 1 -04
Пост кнопочный В сборе 4 -02
Пост кнопочный В сборе 4 -05
Пост кнопочный В сборе 4
Пост кнопочный6сборе 4 -05
Пост кнопочный В сборе 4 -06
Пост кнопочный В сборе 4 -07

Обозначение
документа

Тип
поста кнопочногс

я,
мм

5 407-/40./-4/0 пкш 5 -2 1 .нш т 150
-04 ПКУ/5Г-г/.//454У2
-02 пку/5-г/./гМоуз 220
-05 ПКУ/5-2/./245492
-04 ПКУ/5-2/./3/-40УЗ

265
-05 ПКУ/5-2/./345492
-06 ПКУ/5-2/./444093 318
-0 7 ПК9/5-2/./445492

4? Размеры Зля справок.
2. Прокладка труБ-по конкретному проекту.

РазраБ. ПопоВа (Вмо_В&
За6.(£К1 Тычинин Щ olfM
Нач.ота Тюрин— ---- _ /

Н. к о н т р . Тычинин

5.407-140.1-410
о \Стадия)Лист | Лист овi 9 Д Стадия! Лист lAucm ovхтаноока поста кнопочногс

пкт-г). ///-- • пкт-21. т  
на сталенои колонне

р 1 1 /
УГППКИ

ТЯЖПРПМЗЛБКТРППРОБКТ
ХАРЬКОВ

24953-02 46
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Поз. Наименование
кол. на Обозначение

документа— 01 02 03

i Гайка закладная УСЭК77-2У4 2 2 2 2
Т У  ЪВ- 2355-80

2 Держателе УСЭК78У1 2 2 2 2
ТУЗ  & -2 3 5 5 S O

3 Пост кнопочный 6 сборе < 5.407- /40.1-190

Пост кнопочный В cSope 4 -04

Пост кнопочный 6 сборе 4 -02
Пост кнопочный В сборе t -03
Поосриле ЧСЭН52УЗ
тн зе -2 3 5 5 -е о

4 в*2*ю; о,4€к? 1 4 дез ч е р т .
е=30О; Or 5 7 к г 4 4 без ч е р т .

5 Ъ о лт М8х25Г0С77798-70 2 2 2 2
6 Шай5а8ЮСТ 6402-70 2 2 2 2

Обозначение
докум ента

Тип
поста кнопочного

Размеры, мм
А б

5МОП- /4ом-иго ПКЩ5-21231М0УЗ /85 240
-■0/ ПШ5-21.2Ъ4-5кУг
-02 ПКЧ<5-2(.Ъ31М0УЗ 245 300
-03 ПКУ15’2{. 334- 5442

1* Размеры для спраВок.
2. Прокладка труб-по конкретному проекту.

РазраЪ ПопоБа \7bno$c
боб.сект Тыяинин оШг.
Нагота Тюрин

/. y - Z

Н.КСИТР. Тычина н & Я

5А07-Ч40.1-420
Установка поста кнопочного 
ПКЧ/5'2/.23 (и ПКЧ15-2Г 33/ 
на статной колонке

/!ист\

УГППКИ
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРППРПНКТ 

хорьков
о 2 *7



-irO C T5 g 6 4 -g Q -m -b 5

185 м Поз. Наим енование Кои
Обозначение

ч е р те ж а

1 Звонок В сборе 4 5A07440J-36Q
*
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Размеры для справок.
2. Размер И-по конкретном у проекту .
3 . Промадка т р у б -n o  конкретном у п р о е к ту ,
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