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Обозначение
документа Наименование Стр,

Титульный лист
Содержание 2,3

5.407-115. 1. ПЗ Пояснительная записка 4,5
5.407-115.1. ЮТ Б Таблииа Выбора чертежей 6
5.407-115.1.20В Ведомость потребности В оборч-

доВании, изделиях и  материалах 7-10
5.407-115.1.30 Гибкий токоподбод к  электроталям.

Алина монорелеса 6-12м. /На базе
изделий НПО У ЭМ У 11,12

5.407-115.1.40 Гибкий токоподбод к электроталям.
Длина монорельса 12-18м. (На базе
изделий НПО УЭМ) 13,14

5.407 - 115.1.50 Гид кий токаподВод к  электроталям.
Длина монорельса 18-24 м. (На базе
изделий НПО УЭМ) 15,16

5.407-115.1.60 Гибкий токоподбод к  электроталям.
Длина монорельса 24-30м. (На базе
изделий НПО УЭМ) 17,18

5407-115.1.70 Гибкий токоподбод к  электроталям.
Длина монооелеса 30-36 м. (На базе
изделий НПО УЭМ) 19,20

~ 6.407-115.1.80 Гибкий токоподбод к электроталям.
Длина монорельса &-12м.(на базе
изделий НПО эм ) 21,22

_ 5.407-115.1.90 Гибкий токоподВод к  электроталям.
Длина монорельса 12-18 м. (Н а базе
изделий НПО эм ) 23.24-

5.407-115.1.400 Гибкий токоподВод к  электроталям.
Длина монорельса 18-24м. (На базе
изделий НПО ЭМ) 25,26
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5.407-115.1.110 Гибкий токоподВод к  электроталям.
Длина монорельса 24-зом. (на базе
изделий НПО эм ) 27,28

5.407-115.1.120 Гибкий токоподВод к  электроталям.
Длина монорельса 30-36м. f На базе
изделий НПО эм) 29, 30

5.407-115-1.130 Гибкий токоподВод к  электроталям.
Длина монорельса36-42м. (Н а базе
изделий НПО ЭМ) Ъ\,Ъ2

5.407-115.1.140 Гибкий токоподВод к  электроталям.
для ремонта кранов. Монорельс
длиннее ширины пролета. (На базе
изделий нповэм ) 53,54

5.407-115.1.150 Гибкий токоподбод к электроталям
для ремонта кранов. Монорельс
длинне ширины пролета. (На базе
изделий НПО УЭМ) 35,36

5.407-115.1.160 Гибкий токоподВод к электроталям
для ремонта кранов. Монорельс
длиннее ширины пролета. (На базе
изделий НПО эм) 37,38

5.407-115.1-170 Гибкий токоподВод к электроталям
для ремонта крановМонорельс
длиннее ширины пролета. (На базе
изделий НПО ЭМ) 33,40

5.407- 115-1.180 Гибкий токоподбод к  электроталям
для ремонта кранов. Монорельс
короче ширины пролета. (На базе
изделий НПО УЭМ 41,42
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Наименование

Гибкий токоподвод н электооталям 
для ремонта краноВ. Монорелес 
короче ширины пролета. (На базе
изделии НПО У ЭМ)__________________

Гибкий токоподвод к злектроталям 
для ремонта кранов- Монорелес 
короче ширины пролета, (на базе
изделий НПО ЭМ)__________________

Гибкий токоподвод к злектроталям
для ремонта краноВ. Монорелес______

короче ширины пролета. Г  На базе
изделий нпо эм)_______________
Кронштейн____________________________

Кронштейн___________________________

Уголеник_______________________
Уголбник____________________
Кронштейн________________ ___________
Кронштейн______________________
Уголеник________________________ ______
Уголеник______________________
Скоба__________________________
Поводок_________________________

Подвес ПСК-10-20__________
Подвес пкк~ 10-20_______________

Зажим_______________________________
Направляющая________________ __
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1. Исходные данные
Серия 5,407- 115 Выполнена на оснобании ГОСТа 22584-88 

на „ Тали электрические канатные"с грузоподъемностью 
0,25- 8,0 т .

Скорость передвижения электроталей- 0,4- 0,8 м/с.
Скорость подъема гр у з а - о, 125-о, г ̂ /с.
Мощность двигателей передвижения- 0,05-0,75кВт 

и двигателей подъем а-0,25-18,5 к В т  в зависимости 
о т  грузоподъемности э ле ктр о та ли .

В случае применения ти повы х чертежей гадкого 
токоподвода для электроталей специального исполнения 
( не по ГОСТ 22584-88) следует предварительно у т о ч 
н и ть  привязку типовы х чертежей гибкого токопод
вода.

2. Содержание
Серия с о с то и т из одного Выпуска (1 /„М атериалы  

для проектирования и рабочие чертежи "и содержит: 
а/материалы для проектирования (та б ли ц у  Выбора 

чертежей и ведомость потребности В оборудованииt 
изделиях и материалах/}

6 }чертежи устройства  гибкого токоподвода для 
выполнения работ в монтажной зоне;

ё) чертежи изделий для изготовления их ё МЭ5.

4

3. Область применения
5.1. Серия предназначена для Выполнения проектных 

и монтажных р а б о т  по у с т р о й с т в у  гибкого т о к о 
подвода к эле к тр о та ля м  производственного назначе
ния и  для рем онтны х э ле к тр о та ле й , а также для  
изготовления к о н струкц и й  и д е та ле й  6 промышлен
ных базах электромонтажных организаций( МЭЗ).

Изготовленные изделия в  МЭЗ п о ста в ля ю тся  для 
устан овки  в  монтажную Зону.

3.2. Гибкий токоподвод прим еняется то ль к о  на 
прямолинейных монорельсовых п у т я х  8 цехах, где 
нельзя прим енить троллейный шинопровод или в 
те х  случ а ях, когда по условиям техн ики безопас
ности  голые троллеи прим енить нельзя.
Кроме т о г о  гибкий токоподвод может бы ть приме
нен в  помещениях с  нормальной средой для электро
та ле й  с неинтенсивным режимом работы.

4. Основные положения
4.1. Серия разработана для монорельсового п у т и  дли

ной о т  6 до 4 2м с ш агом  в 1м и Зля рем онта кранов 
с шириной пролета 12,18,24,50 и 36 м, у  которы х мо
норельс крана длиннее или короче ширины про ле та  
цеха.
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4.2. Чертежи гибкого токоподвода разработаны в  
двух Вариантах:

c/j но Зазе изделий НПО Укрэлектромонтаж (НПО ЧЭН);
5) на Зазе изделий НПО Электромонтаж (НПО ЭМ).

4.3. Конструктивно гиЗкий токоподВод Выполнен 
таким одр азом, ч то  питающий кабель (напримерИГН) 
подвешивается к  натянутом у тросу на скользящих 
подвесах, благодаря которым он может перемеща
ться Вдоль монорельса, следуя за передвижением элек- 
тр о та ли . Концы троса крепятся к анкерам, которые 
В свою очередь закреплены к кронштейнам, привари
ваемым на монтаже к нижней полке монорельса.

4.4. Величина стрелы провеса троса при полностью 
растянутом каЗеле принимается по таблицам, приве
денным на установочных чертежах и регулируется 
натяжной муфтой. Минимальная стрела провеса при 
тем пературе воздуха-20°С рассчитана из условия 
максимального допустимого тяжения для проволоки 
Фб~2GOOH, для Ф8- 4700Н и для троса Ф5,9~49оон 
(монорельсовый п у ть  до 36м ); для троса ф 5,9- 5100H 
(монорельсовый п у т ь  до 42м).
В расчете принята масса кабеля ти п а  К  ГН максималь
на возможного сечения 3x10+1x6 ммв

4.5. Тип и сечение каЗеля для гадкого токоподводапри
нимаются по конкретному проекту с учетом тока на
грузки и потери напряжения в  питаю щ ей се ти .
При этом минимальное сечение нулевой защитной (за
земляющей) жилы каЗеля с медными жилами должно 
выть не менее 4мм2.

4.6. При проектировании; пользуясь таблицей выбора 
чертежей (см. черт. 5.407- Н5.1.107Б) выдирают необходимые 
чертежи гадкого токоподвода.

4.7. Иа раЗочем чертеже троллейных пиний кранов а 
злектроталей В плане изодражаются условно гибкие 
токоподводы к электро талям. В спецификации этого 
чертежа указывают оЗозначение типового гиЗкого токо
подвода.

4.8. Для НПО ЭМ на изделия 9ЭМ ИСК-1 0 -2 0 9 1  и 
ПКК-Ю-2091 даны чертежи 5.407.1.270,5.407.1.280для 
изготовления в МЭЗ.

4.9. ПотреЗность в изделиях и материалах для изго
товь ени электромонтажных конструкции и деталей 
указана в  ведомости на черт. 5.407-445. 4.20в.

4.10. С выпуском настоящей серии 5.407-115 аннулиру
ется серия 5-407- 7 (шифр УГППКИ Тяжпромэлекптропроект- 
А421).

5407-115.1.ПЗ
— ю т м л /  е. m ---- А Х
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Наименование и  т ехническая 
характеристика изделия, 

мат ериала

Тип,
марка

Ед.
изм.

Количество по обозначению 5 .4о7.1 порядковый номер и исполнение
70 80 90 400

- ш 02 03 о4 05 - 04 02 03 04 05 - 01 02 03 04 05 - 01 02 03 04 03

Изделия нпо Эми уэм
Анкер ТУ36 УССР3 4 2 -7 6 А0К-500УЗ сит 2 2 2 2 2 2

Гильза гост23469.3-79 10-5УЗ шт 2 2 2 2 2 2

Гильза ТУ3 6 - /44/- 83 13-5-1-А'ООШ сит 2 2 2 г 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Зпжг/м ТЧ86- 4443-82 К676УЗ шт 2 2 2 2 2 2 г 2 2 2 2 г 2 Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Муфта ТУ36 Усср34-2-76 НМ-500УЗ шт 1 1 1 4 i 1
Муфта ТУ36--149 Б-82. К 804 УЗ шт 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 / 4 1 / 1 1 1

Подвес ТУ36 УССР612-75 ПСК-10-2091 шт 1 1 4 / 1 4
Под ftp г  ТУ 36 УССР 612-75 ПКК- 10-20У1 шт 16 46 17 17 18 18

Материалы
дист Б-ПН-1,5ГОСТ19903-74

3 - я - Cm3кп ГОСТ 16523-70
кг 0,20 0,200,24 0,24 0,28 0,2В0,3 2 0,32 0,36 0,36 Ц40 0,40 0,44 044 0,48 0,48 0,52 0,52

. 6 -ПН-3,0 ГОСТ19903-7 4  
л щ З-Ш -Ст Зкп ГОСТ16523-70

кг 0,40 0,10 0,12 0,12 0,44 0,14 0,16 0,46 0,18 0,18 0,20 0,20 0,220,22 0,24 0,240,26 0,26

j ____Б-ПН- 0- 5,0 Г0СТ19903-74
m  n Cm Зк п  ГОСТ 19637- 79 кг 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Коиг Л -В ГО С Г2 в 9 0 -Ю
Cm З к п Т -1 7 ГОСТ 535- 88 кг 0,45 0,15 0,15 0,15 0,150,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,15 0,15 0,150,15 0,15

Яггтп-л Ьх40-В-2ГО СТ 103-76 
полоса 3 кп Т-ТГОСТ535-88 кг Ч о,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 V 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 °,4 0,4 0,4 0,4

5x30 - В - 2 ГОСТ 103~76 
полоса CnjЗКГ7 т„т ГОСТ533-88 кг 0,25 0,25 0,250,250,25 0,25 0,25 0,250,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,250,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,250,25 0,25 0,25

50X50X5-  8 ГОСТ8509-86 
уголок с/77 3 к и  Т-Т ГОСТ535-88 кг 7,4 7Л 7,4 74 7,4 74 7,4 7,4 7,4 7,4 74 7,4 7,4 7,4 %4 7,4 7,4 7 4 7 4 7 4 74 7,4 74 7,4

Канат 2 ,2 -Г -Т -И -1370Г0СТЗО69-80 кг Q01 0,04 0,04 0,04 001 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,04 0fO1Ор4 0,01 0,01 0,01 0,01 Ор\ 0,01

Канат 5,9- Г -  Т -Н -1370гост3069-80 кг дуг 3,84 Щ k,08 42.04,32

Проволока 5,0-0- V гост3282-74 кг 0,28 0.28 0,34 0,34 0,400,40 0,46 0,46 0,52 Q52 0,58 0,58 q64 об 4 0J0 0,700,76 Q76

1,54 4,76 1,98 гро 242 гр4 2,86 3,08 3,30 3,52 3,74 3,36Проволока 6,0- 1Ц-ТГ0СТ3282-74 кг
Пооволока 8 .0 - iU -T  ГОСТ3282-74 кг 7,44 7,80 8,19 8,58 6(97136

ПппВолока / 4  ГОСТ45892-70 кг 0,075С№7£0JD900,0900,1050,105Ц1200,1200,1350,1350,1500,1500,16 50,1650,1800,180qi95 0,195

трубка '/-зс 16x3 ГОСТ5496-78 м 1,25 1,25 1,50 1,504,75 1,752,00200 2,25225 2,50 2,50 2.752.75 3,003,003,25 3,25

ЛистКабелб*n U w C /(  w

* Тип, сечение и длина кабеля yiказыВаютс.я 8 проекте 5.4D7- 115.1.2DB
КопипоВал Л.7Гогь?_ ZOZZQ-Of 9 Фоомат АЗ

2
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характеристика изделия, 

мат ериала

Тип, £д. 110 120 130 14-0
марка U3M. — Of 02 03 04 05 - Of 02 03 04- 05 — Of ог 03 04 05 — Of 02 03

Изделия НПО ЭМ
Анкер ТУ36 УССРЗА-2-75 А0К-500УЗ шгп 2 2 2 2
гшвза ГОСТ 23469.3-79 10-543 шпт г 2 г г
Гшеза ТУ36-1441-83 13-54-А-00УТ2 шпт 2 2 2 2 г г 2 2 2 2 2 2 г 2 2 2 г
ЗажимТУЗб- /445-82 К676УЗ шпт г 2 2 2 2 2 2 2 г 2 2 2 2 г 2 2 2 2 2 2 г . г
Мусрта ТУ36 УССР 34-1 6 НМ-500УЗ turn / 1 1 f
Мусрта ТУ 36-1445-82 К804УЗ cum 1 / 1 / 1 1 1 / / i 1 / i / 1 1 1 1

Подвес ТУ36 УССР 612-75 ПСК-Ю-20У1 cum 6 9 12 1S
Подвес ТУ36  УССР6/2-75 ПКК-Ю-20У1 шпт i / / 4
Скова ТУЗ6-1448-82 К85442 шт 2 2 2 2
Г1йкаТУЗ£Ч447-82 К  482 УЗ и»п 2 2 _ г _ 2
Втулка Т У 3 6 -1899-80 828УХА2 ш т 2 2 г г

Материалы
S --------Б -пн- 1, 5ГОСГ19903 - 7Л.

3 - /Л -Ст Зкп ГОСТ 1G523- 70 кг арб 456 0,60 0,60 0,64 0,64 а с8 0,68 0,72 0,72 476 476 0,80 0,80 0,84 484 0,88 488

in rm  5-ПН-3,0Г0СТ19903-74- 
Ли 3-17}-Отт ЗКПГдсТ16523-70 кг 0,88 428 0,30 0,30 0,32 0,32 о,з4 q34 0,36 q36 0,38 0,38 0,40 Q 40 q 42 0,42 q 44 0,44

/____5-ПН- 0 -5 0 ГОСТ 19903-74
Cm3 КПГОСТ14637-79 кг 2,4 24 2,4 2,4 24 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

-  /2-В ГОСТ2530-88 
*Fb<: Ст Зкп1-Л  ГОСТ535-88

кг 0,150,15 0,15 0,15 0,15 0,15 415 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 415 0,15 0,15
гг----------4 x4 0 -8 - 2 ГОСТ Ю З-76
ииъл-и ст ЗкЩ - Г  ГОСТ538-88 кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 o,i 0,1 0,1 o,i 0,1 0,1 0,1
Паю са 5 * 3 0 -8 -2 ГОСТ 103 - 76 
полоса ГОС7535-88 кг 0,2 50,25 Q25 0,25 0,25 0,25 0,250,250,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 425
п_____ 50x50x5-8 ГОСТ8509-86
ж алок CrrJ3 Knj- T ГОСТ535-88 кг 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Канат 2,2- Г -1 - У - 1370 ГОСТ3069-80 кг 0,04 0р\ 0,01 0,01 0,01 0,04 004 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 4 0,01 0,01
Канат  5,9-Г -  J -  н- 137ОГ0СТ3069-8О кг 3,72 3,84 3,96 4,08 420 4,3 2 4,44 4,56 4,68 4,80 4,92 5,04
Проволока 5 0 - О -Ч Г0СТ3282-74 кг 0,82 0,82 0,88 0,88 0,94 0,94 1,00 1,00 4,06 1.06 1.12 1,12 1,18 1.18 1,24 1,24 1,30 1,30
Проволока 6,0- Щ -Т ГОСТ3282-74 кг з,зо 4,62
Проволока 8,0-1Ц-1 гост3282- 74 кг 9,75 ЩЙ 10,53 10,9211,34 про Щ53 1287

Проволока 1,4 ГОСТ15892 70 кг 0,21 0,21 0,2250,2250,24 0,24 0,2550,2550,26 0,26 0,2750,276 0,29 0,29 0,305 0,3050,32 0,32
Трувка 1-ЗС 16x3 ГОСТ5 4 9 6 -7 8 м 3,50 зро 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4.50 4,50 4,75 4,75 5,00 5,00 525 5,25 5,50 5,50
Трува 25x2.8 Г0СТ3262-75 кг 5,Ъ 5,3 5,3 5,3
Кавелб*

I *Tun, сечение и  д ли н а  кабеля указы ваю тся  в  п р о е к те 5A D 7 -t15 .f.20B
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Н аим енование и  техническая 
характ ерист ика изделия, 

мат ериала

Тип,
м арка

Ед.
U3M.

Количество по обозначению 5.407-/151 порядковый номер и  исполнение
150 160 170 180 /90 2 0 0 210

— о1 02 03 — — 01 02 03 — — О/ 02 оз —

Изделия НПО ЭМ и У ЭМ
AuisPrt TW XC. U r r D X £ i . 9 - r7& А0К-5ООУЗ шт 2 2 2 2 2 2

10-5УЗ шпг 2 г 2 г 2 г
/ UAbOU / С/С / С- C/t o J* * v'________  —
Гилвза ТУ3 6 ' 144/-83 13-5-1-А-00УТ2 шт 2 2 г 2 2 2 2 2 2 2

/̂v-лсм TWKR- -f 445-82 К676УЗ шт 2 2 2 г 2 2 г 2 2 2 2 2 2 2 2

Митта ТЧъб УССР 34-2-76 НМ-500УЗ шт 1 1 1 1 1 1

Ми mm г» 7 ЧЪЯ- 4UH-H-82 К804УЗ шт / 1 / 1 1 1 / 1 1 1

Подвес ТУ36 УССР612-75 ПСК-10-2ОУ1 шт 18 6 9 12 15 18

Подвес ТУ36 У ССР 612.-75 ЛК К-Ю-20 У1 шт 1 1 1 1 1 1
Скоба ТУ36-/448-82 К254У2 шт г 2 2 2 2 2 2 2 2 г г 2 2 г 2 2

Га й ка  ТУ36- 1447-82 К 482У З шт 2 2 2 2 г 2 г 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ьтулка ТУ36- /899-80 828 УХЛ2 шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2__

Материалы
А____Б-ПН-1,3ГОСТ19903-74

/ lU L .n l Г П Г Т кг 0,28 0,40 0,52 0,64 0,76 0,28 0,40 0,52 о,б4 0,76
Л ̂  /// * (̂ /ГЛ̂  т\ш в / VC f t̂ xJ С #W

i. .... Б-ПН-3,0ГОСТ19303-7-4- 
лист /jj-Ст Зкп Г0СТ16523-70 кг 0,14 0,20 0,26 0,32 0,38 0,14 0,20 0,26 0,32 0,38_

Лпгт 6 -ПН-0 -5 ,0  ГОСТ 19903-74 кг 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
C/TJ оКп ГОС/ 7*toO Л  AJ 

_ 12-3 ГОСТ 2590- 88АуС/с Л_гг.-мТ я* ГЛ/»7Т22? в/» кг 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
С*Пъ*\г/± 1L ГОС/ ОЭЭ~<ЗЪ________

„ _____ 4 x 4 0 -В - 2 ГОСТ 103-76
полоса Ст3кп Т- Т ГОСТ535-88 кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 o,i 0,1

полоса 5 x3 0 -8 - 2ГОСТ 103-76IIUSIUULt Пт^ИтТ-Т ГПГТ^КК-ЯЯ кг 0,25 0,25 0?5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

-----------  50x50x5- В Г0СТ8509-86
усилив cm3кпТ-ТГОСТ535-88 к г 7,4 7,4 7,4 74 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Канат  2,2- Г-Т -Н -1370ГОС Т 3069-80 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 001 0,01 0,01 0,01 0 ,0 1 0 , 0 { 0,01 0,01 0,01 0,01

Канат  5,9- Г - 7- Н -1370Г0СТ3069-80 кг 4,68 4,68 3,96 3,96

Проволока5 ,0 -О -У  ГОСГ3282-74- кг о,4о 0,58 0,76 0,94 1,12 0,40 0,58 0,76 0,94 1,12

Проволока 6,0- /и, -Т ГОСТ3282-74- к г 3,30 4,62 1,98 з$о 1,98 3,30

Проволока 8 ,0 -1Ц-1 ГОСТ3 2 8 2 -7 4 кг Ю, 53 12.87 8,19 10,53) 8,19 10,53

Проволока 1,4 гост16892-70 кг 0,105 0,150 0,195 0,240 0,285 0,105 0,150 0,195 0,240 0,285

Трубка 1-3 С 16x3 ГОСТ 5496-78 м 1,75 2,50 3,25 4,00 4,75 1,75 2,50 3,25 4,00 4,75

Груба 25x2,8 ГОСТ3262-75 кг 5,3 5,3 5,3 5,3 53 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Кабеле * Лист

Тип, сечение и  длина/ кабеля указываются в проекте.
к м и п Я а л  М *  * * * ” "  "  Ф о р м а т а э



ут
на

м
по

ал
 ■ \

//
оа

пи
сь

 и
иа

та
\ь

за
и.

 ин
в/

л

11

Грань цпара
А ист2л

14 3 4  Грань цпара

От Вводного ящика, 
См.п.З

Отверстие, для Ввода 
ка&еля

Таблица 1

Обозначение
документа

Длина 
монорель 
са , м

Длина
кабеля
паз.Щм

Проволока nos. &
длина,

м
масса,

кг
5.407-05.4*0 6 -7 7 7 1,56

-04 7 -8 8 8 1.78
-02 8 -9 9 9 2,00
-03 9 4 0 10 10 2.20
-ОЦ 10-44 11 11 2,42
-05 14-42 12 12 2,64

I  Спецификацию см. лист2.
2. Сварку Выполнить по гост52б4~80.
5.7Z//7 гибкого кабеля (например кгн) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина ка
беля поз 45 определяется суммой длины, указанной 
В таблице (и  длины am двойного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз.Я.

5. Величина стрелы проВеса проволоки поз. 44 при 
полностью растянутом кабеле поз. /5 указана 8  та б 
лице 2.

6 *  Размеры для справок.

РазраБ. Кцрган «.«9
Эа&сек. Тычинин fetfr ~~
Нач.отд. Тюрин

Н. КОНТО. Тычинин

5 №7-115.1.3D
ГибкийтокопаВВод 
к  электроталям. 

Длина монорельса6-12м. 
(На базе изделий НПО У эм.

СгадиАЛист VJucmoS

УГППКИ
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРЕИМГ' 
_____ ХДРЬКО&

Н i
1
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Таблица 2

Температура 
Воздуха, t° c -2 0 - ю 0 + 10 +20 +30

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм 70 80 100 120 14-0 150

Л и с т  4
М4:5

2  Ю

±

/2

Поз. Наименование
Кол-на исполн. Обозначение

докум ента— 01 02 03 0* 05
1 Анкер А о к - 5ооуз

Т У  36 УССР 342-76 2 2 2 2 2 2
г Гилеза 10-5 УЗ

ГО С Т23*69.3 -79 2 2 2 2 2 2
3 Зажим И676 УЗ

ТУ36-1**5~82 2 2 2 2 2 2 изделие нпоэм
4 М у ф т а  НМ- 5оо УЗ

ТУ 36 УССР 3*2-76 1 1 4 1 4
5 Подвес ТУ 36 УССР 612-75

ПСК-10-20У4 4 4 5 5 6 6
6 ПКИ-10-20У1 1 1 4 4 4 4
7 К р о н ш те й н 1 1 { 4 4 4 5. *07-415.4.220
8 Кронш тейн 4 1 1 1 4 4 5.*07-115.4 .230
9 Поводок 4 1 1 4 4 4 5.4-07-115.4.260
10 Канат 2,2- Г -1 - Н -1370

Г0СТ3069-80, €-500 1 1 1 1 4 4
11 Болт М16**0

ГОСТ7798-70 2 2 2 2 2 2
12 Гайка М16ГОСТ5915-70 2 2 2 2 2 2
13 Шайба 16 ГОСТ6*02-70 2 2 2 2 2 2
/4 Проволока 6 ,0 -щ -Т

Г0СТ3282-74, е- см. табл. 1 4 4 1 1 1 1

15 Кабеле, в-см. табл. 4 4 1 1 1 1 1 См.п.З

5 .4D 7 -H 5 .13D
I/,
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кабеля

Таблица 1

Обозначение
документа

Длина 
монорель 
са, м

Длина 
кабеля 
паз. 15,4

Проволока поз.14
длина,

М
масса,

кг
5 А 0 7 -115.1 АО 12-13 13 13 2,88

-01 13-14 14 Г" 14 3,08
-02 А - 15 15 15 3.30
-03 15-16 16 46 3.52
-014 16-17 17 17 3,74
-05 17-18 -Ш 18 3,96

Ji
JlucnizS

3 U Грань спора

ЯНЬ Ь.5

/. Спецификацию см. л и с т  2.
2. Сборку Выполнить по П0СТ5264-80.
Ъ. Тип гибкого кабеля ( например КГН) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.15 определяется суммой длины, указанной 
В таблице 1, и длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить  
поВодок поз. 9.

5. Величина стрелы провеса проволоки поз.14 
при полностью растянутом кабеле поз. 15 указана 
В таблице Z .

6 *  Размеры для справок.

Paspab. УСчргщ
Заб.еек.
Шчотд.

HjcoHTp.

Тычинин
Тюрин

Тычинин

5.А07-115.1ЛП
7аЛ|Л|Г и б к и й т о к о п о д б а д  УНадиЛПаст {лист ов 

к электроталям.
Длина монорельса1248м.
(Набазв изделии НПО у эм)

у.. ___

УГппки
ТЧадРОИЗлЕКТРОПРОЕКТ 

•ХАРЬКОВ



Таблица 2

Температура 
Воздуха, t °c -20 40 0 но +20 +■50

Стрела npoBecanpu 
наиб, пролете, мм i50 1во 200 220 250 270

Л и с т 1
M i: 5

14

Поз. НаименоВание
Кол.на исполн. Обозначение

документа— 01 02 аз 04 05
/ Анкер АО К-500УЗ

ТУ36 УССР342-76 2 2 2 2 2 2
г Гильза Ю-5 уз

ГОСТ23469.3 - 79 2 2 2 2 2 2
5 Зажим К676 уз

ТУ3 6 - 1445-82 2 2 2 2 2 2 изделие НПО ЭМ
4 Мчерта НМ-500УЗ

ТУ36 УССР342-76 1 1 1 1 1 1
5 ПоббесТУЗб УССР612 - 75

ПСК-Ю-20У1 7 7 В 8 9 9
6 ПКК-10-20У1 1 1 1 1 1 1
7 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407- 115-1.220
8 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.230
9 ПоВодок 1 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.260
10 Канат2,2- Г -Г -н -1370

ГОСТ3063-80, С -  500 1 1 1 1 1 1
11 Б о лт М 16x40

Г0СТ7798-70 2 2 2 2 2 2
12 Гайка М16 Г0СТ5915-70 2 2 2 2 2 2
15 Шайба 16 Г0СТ6402-70 2 2 2 2 2 2
14 ПраВолокабр- Щ - т

ж
ГОСТ3282-74 е-см. табл. 1 1 1 1 1 1
Кабель, С- см. та б л . 1 1 1 1 1 1 1 См. п .5

5407-И5.1АО
,rn A *
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/4 3 Грань Упора

{.Спецификацию см .ли ст2.
2. Сборку Выполнить по ГОСТ5264-80.
3. Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение жил 

выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз. {5 определяется суммой длины,указанной 
6 таблицей и длины о т  Вводного ящ ика.

U. Токосъемник с н я ть  и на его м есте у с т а н о 
в и ть  поводок поз. 9.

S. Величина стрелы провеса проволоки позТ4 
при полностью  р а с тя н у т о м  кабеле поз. 45 ука за 
на в та б ли ц е  2 .

6 ? размеры для  справок .

Щсе.к
Нач.отс Тюрин

. Кчрган
Ты чин ин

Н. контр! Ты чинин \**з>*?

Ж _ __ 5.407-115.1.50
Гибкий токоподвод 

к  злектроталям. 
Длина монорельса 18-24м. 
(Набазеизоелий НПО уэм) 

К п п п п п Я а л JaA\

\flucm  Л ист ов

ЫГППКИ 
ТЯЖПРОМЗЛШРППРПЕЮ 

XAPfaKIfc

Грань опора

Отверстие для Ввода < 
кабеля

Таблица /

Обозначение
докум ента

Длина 
монорель 
со, м

Длина
кабеля
позТ5,м

Проволока позМ
длина,

м
масса,

кв
5.401-115.1.50 <8-19 О 19 7.41

-04 <9-20 20 20 7,80
-02 2 0 -2< 21 21 8,19
-оз 21-22 22 22 8,58
-04 22-23 23 23 8,97
-05 23-24 24 24 9,36



Таблица 2

Температура 
возоуха, t°c -20 -10 0 + 10 *20 *30

Стрела провеса при 
наиб.пролете, мм 180 210 240 270 300 330

Ли с m l
М 1:5

1 6

Поз. Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

документа- 01 02 03 04 05
1 Анкер АОК-5 0 0 уз

ТУ36 УССР 342-76 2 2 2 2 2 2
2 Гильза /0-5 уз

ГОСТ23469.3-79 2 2 2 2 2 2
3 Зажим К676 УЗ

ТУ36 -  /445~ 82 2 2 2 2 2 2 Изделие нпо ЭМ
4 М ттанм -500УЗ

ТУ36 УССР342-76 { 1 1 1 1 1
5 Подбес ТУ36 УССР612-75

ПСК-Ю-20У1 /О 10 11 11 12 12
6 ПКК-/0-20У1 1 1 1 1 i 1
7 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.220
8 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.230
S Пододок 1 i 1 1 1 1 5.407-115.1.260
10 Канат Z 2 -T -I-H -/370

TDCT3065- 80. BzSOO 1 1 1 1 4 1
11 Б олт М/6 х40

ГОСТ 779В -  70 2 2 2 2 2 2
12 Гайка М/6 гост59/5- 70 2 2 2 2 2 2
13 Шайба /6 гоп6402  - 70 2 2 Z 2 2 2
14 Проволока 8,0-/U - I

ГОСТ3282 - 74. 8-см табл! 1 I i / 1 f 1
15 Кабел ь. 6- см. табл. 1 ( l \ i \ 1 1 4 4 См. п.З

5АП7-:'5 Л 5 0  W 1
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Грань I 6 5

От ВВодного шика/ 15) 
См. п.з

Отверстие дм ввода 
кабеля

Таблица /

Обозначение
документа

Длина 
монорель
са, м

Длина
кабеля
поз.15я

Проволока паз Л
SauhOj

м
масса\ 

кг
5Л07-И5.1В0 24-25 25 25 9,75

-01 25-26 26 26 10,14
-02 26-27 27 27 10.53
-03 27-28 28 28 10,92
-ОА Г28-23 29 29 11,31
-05 29-30 30 30 11,70

ЛисгШ
44 З А  Грань ипора

\1 М-Ъь5

/. Спецификацию см. лист 2.
2. Сборку Выполнить по Г0С Т526А  -80.
5. Тип гибкого кабеля (например К Г Н ) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.iS определяется суммой длины указанной 
В таблицей и длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз.9.

5. Величина стрелы провеса проволоки поз.14 при 
полностью растянутом кабеле поз.15 указана В та б 
лице 2.

6. * Размеры для справок.

Разраб. К у р г а н ~АФ,г 1№i
ЗаЬ.сек. Ты чинин
Ш чШ . Н орин

s  ’

Н.коитр. Ты чинин 7* £ &

5 . 4 0 7 - 1 1 5 . 1 . Б Р
СтадтМист ПисгпоВГибкий токоподВод 

к злектроталям. 
Длина монорельса 24 -30м. 
(На базе изделийНПО УЭМ).

мгппки тяжпрпмзлЕктрапрар’,̂хлрькаь



Таблица 2

Температура 
Воздуха, z °с -20 40 О НО +20 +30

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм 280 510 350 390 420 460

Разрез Г  / л и с т 4, 
МНЮ

48

Паз. Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

документа— 01 02 05 04 05
1 Анкер ADK-5DD УЗ

ТУ36 УССР 342-76 2 2 2 2 2 2
Гильза 10 ~5 УЗ
ГОСТ23469.3 ~79 2 2 2 2 2 2

3 Зажим К676 УЗ
ТУ36-/445 -82 2 2 2 2 2 2 Изделие НПО ЭМ

4 Мусрта нм-500 уз
ТУ36 УССР 342-76 1 4 4 1 4 4

5 Подвес ТУ36 УССР612-75
ПСИ -10-20 У1 13 43 14 44 45 45

6 ПИИ-10-20 У 1 4 4 4 4 4 4
7 Кронштейн 4 1 4 4 4 4 5.407-445.4.220
8 Кронштейн 4 4 4 4 4 1 5.407-145.4.250
9 Поводок 4 4 4 4 4 4 5.407- 445.4260
10 Ианат2,2-г-1-н-1370

Г0СТ3069-80. в~ 500 1 4 4 1 4 4
11 БолтМ16 х40

ГОСТ7798 ~ 70 2 2 2 2 2 2
12 Гайка М16Г0СТ5915- 70 2 2 2 2 2 2
13 Шайба 16Г0СТ6402-70 2 2 2 2 2 2
14 Проволока 8,0- 1Ц ~1

Г0СТ32&2-74£-СМ. табл.1 4 4 4 1 4 1
15 Кабель. в-см. табл. 4 4 4 4 4 4 4 См. п.5

5ЛП7-М5.1.Б0



Таблица 4

Обозначение
докум ента

Длина 
монорель 
са, м

%лина
кабеля
поз.45л4

Канат nos.44
длина; 

м
массц

кг
5.4D7- 115.4.70 30-34 31 31 3,72

-04 34-32 32 32 3,84
-02 32-53 35 53 3,96
-оз 33-34 34 34 4,08
-04 34-35 35 35 4,20
-05 35-36 36 36 4,32

/. Спецификацию см. лист 2.
2. Сборку выполнить по ГОСТ5264-80.
3. Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение жил 

выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз. 15определяется суммой длины; указанной 
в  таблице1, и длины о т  вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз.9.

5. Величина стрелы провеса каната поз.44 при 
полностью растянутом кабеле поз. 45 указана в та б 

лице 2.
6 * Размер для  справок.

РазраЬ К ц р га н H r 12Щ
Зоасек. Ты чинин
Чачмтд Тю р и н

Ч.контр Ты чинин
tSr. Г., tr.nl

5407-115.1.7D
Гибкий токоподвод 

к электроталям
fagflugjЩстЩдшШ.

угппки тяжпрпмшктропраш 
ХАРЬКОВ

л* )л,г эиг?о-гн Ф п п м а тА Ъ



Таблица 2
Температура 
Воздуха,t*с -20 чо о н о +20 +30

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм 200 210 220 240 250 260

Р а щ з± ±  nucm j  
Ml 40

И

2 0

Поз Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

докум ента- 01 02 03, 04 05
/ Анкер АОК-500УЗ

ТУ36 УССР342-76 2 2 2 2 2 2
2 Гильза 10-5УЗ

ГОСТ23469. 3-79 2 2 2 2 2 2
3 Зажим К676 УЗ

ТУ36-1445-82 2 2 2 2 2 2 Изделие НПО ЭМ
4 Мцсртанм-зооуз

ТУ36 УССР342 - 76 1 1 1 / / 1
5 Подвес ТУ36 УССР612-75

ПСК-  Ю-20У1 1 1 1 1 , 1 1
6 ПКК-10-20У1 16 16 17 17 18 18
7 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.220
8 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.230
9 Поводок 4 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.260
10 Канат 2,2-Г-1-Н-1370

Г0СТ3069-80. £~ 500 1 1 i 1 1 1
и Б о л т  М16*УО

ГОСТ 7798-70 2 2 2 2 2 2
12 Гайка М16Г0СТ5915-70 2 2 2 2 2 2
13 Шайба 16 гоствт-70 2 2 2 2 2 2
14 Канат 5,9- Г  н-1370

ГОСТ3069 8Q Гем.табл. 1 1 1 / / 1 /
15 Кабель,С- см. та б л . 1 1 i i 1 1 1 См.п.З

| 5.^07-115.1.7D fp



Грань опора 

5

>3Н—̂ -0 г I
"II l|

.250*-л Л ЛЗ

От Вводного ящика / 44_
См.п.З

Отверстие для В Вода 
кабеля

Таблица 4

Обозначение
документа

Длина 
монорем 
са, м

Длина
кабеля
поэ.Цм

Проволока поз. Ш
длина,

м
масса,

кг
6.407- 445.1-80 6 - 7 7 7 4,54

-04 7 -8 8 в 4,76
-02 8 -9 9 9 1.96
-03 9-Ю 40 10 2,20
-0 4 Ю -И 44 44 2,42
-05 14-12 42 12 2,64

{.Спецификацию см. лис m2.
2. Сборку Выполнить по ГОСТ526 4 - 80.
5. Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз. Н  определяется суммой длины, указанной 
В таблицей, и  длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и  на его м есте установить 
поводок поз. 8.

6. Величина стрелы  провеса проволоки поз. № при  
полностью растянутом  кабеле поз. 44 указана В  т а б 
лице 2.

6ТРазмеры для справок.

Разра$\кчрган 
Гобсек. Ть
нттд. Тюрин

Ычинин

НмонтаХТычинин

ш !Ш
5.4D7H15.1.80

Гибкий шокоподвод \СтадвйПист  УШстоЪ 
к э лек т р о т а  лям 

Длина монорельса 6-12м.
(Набазе изделии нпоэм)

угп пк и  тяжпгомэлектртрпш!
ХАРЬКО В

лтпта??ч?7п.тяГРоамат АЗ



Таблица 2

Температура 
воздуха, в*с -20 ЧО О +Ю *20 +30

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм 70 80 ЮО 120 1ЧО 150

а и с т  1
M1-S

Разрез 1-1 лист 1 
м ню

£

22

Поз. Наименование
Кол.на иополн. Обозначение

документа- 01 02 03 04 05
1 Гальза 13 -5-1- А -о о т

ТУ36 -1441- 83 2 Z 2 2 2 2
Z Зажим К676 уз

ТУ36-1445-82 2 2 2 2 2 2
3 Мчерта К804УЗ

Ту36-1445-82 4 1 4 4 4 4
4 Кронштейн 1 1 1 1 1 4 5.407-115.1.2 АО
5 Кронштейн 4 4 1 А 1 4 5407- 115.1.2SO
6 Подвес ПСК-Ю - 2 0 4 4 5 5 6 6 5.407-115.1.270
7 Подвес ПК к- 40 -20 4 1 1 4 4 1 5.407-115.1.280
В Поводок 1 1 4 1 1 1 5.407- 115.1.260
9 Канат2,2 -Г -1 - Н-1370

Г0СТ3069-80.Е =500 / 1 1 1 1 1
10 Проволока6,0 - 1Ц-Г

ГОСТ3282-74. В- см. табл. 1 J 1 1 4 1 4
44 Коде л ь, В- см. табл • 4 i 1 4 1 1 < См.п.З

5.4D7- ИБАВО Uitcm]
! 2 I
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О тверстие для ВВода, 
кабеля

Таблица 4

Обозначение
документа

IKЧ
О

Я
4

S
S

Планы
кабеля
пазЦм

Проволока пев. ю
длина

м
масса,

«г
б.407- 445.1.90 42-13 43 43 2,86

- 01 43-44 14 14 5(08
-Q2 44-45 15 15 3,30
-03 45-46 16 46 3.52
-04 16-47 47 47 3,74
-05 47-18 48 48 _ 3 *

2. Сборку Выполнить по ГОСТ5264-80.
3. Тип г и5кого кабеля (например К Г И)  и сече нив жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз. 44 определяется суммой длины .указанной 
6 таблице4, и  шины о т  ВВодного ящ ика .

4Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз .6.

5\ Величина стрелы провеса проволоки поз. Юпрц 
полностью растянутом кабеле поз.11 указана S  

таблице 2 .
6 ?  Размерь/ для справок.

EffsperK Кчрган ТшГГ /2.Wt
Забсек. Тычинан
Нтота Тюрин *

Нконтр. Тычинин

5 A D 7 - H 5 . 1 . 9 0
Гибкий токоподбод 

к электроталям. 
Длина монорельса fai 
(набазе изделий нпо эм)

Лист  \Пистов

^гдаспрпмзл!
игппки

ектропязЕкт
хшьков

.оал_л/ я/, СОппл̂ гчт ЛК
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Таблица 2
Температура 
воздуха, t  Сс -20 ч о 0 + 10 +20 +50

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм т 180 200 220 250 270

Разрез 1-1 лис md 
М1-10

24

Паз. Наименование
Кол.на исполн. Обозначение

документа- 01 02 05 04 05
1 Гильза 15-5- 4-А-ООУТ2

ТУ56Ч444-83 2 2 2 2 2 2
2 Зажим К676 уз

Ту56-m s  ~ 82 2 2 2 2 2 2
5 1 1 «С

ТУ  36 4445 -82 4 4 4 4 4 4
4 Кронштейн 4 4 4 4 4 4 5.407-445.1.2М0
5 Кронштейн 4 4 4 4 4 4 5.407-145.1.250
6 Подвес пск-ю - 2 0 7 7 8 8 9 9 5.407-445.4.270
1 Подвес пкк-Ю - 2 0 4 4 1 4 4 4 5.407-445.4.280
8 Поводок 1 1 4 4 4 1 5.407-145.1.260
9 Канат 22 - Г-1-НЧ370

ГОСТ306 9-80,8- 500 4 1 1 4 4 4
10 ПраЗолокабр- 1Ц-1

Г0СТ5282-74, В-См.гтюЫ 1 4 4 4 4 4
Н Кабель,В- см. табл. 4 4 4 1 4 4 4 См. п. 3

5 А 0 7 - И 5 д а п
'« _ji_*

ЛИСЯТ
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Грань упора

-Ц
Лист 21

2^ 3 Грань чпора

Отверстие для ввода \ 
кабеля

Таблица 1

Обозначение
документа

Длина 
монорель 
са, м

Длина
кабеля
поъА{м

Проволока позао

длина,
м

масса' 
кг

5.407-1/5.1/00 /6-/9 /9 19 7,4/
-О/ /9-20 20 20 7,80
-02 20-24 21 21 8(19
-03 24-22 22 22 8,58
-он 22-23 23 23 8,97
-05 23-24 24 24 9,36

I Специсрикацию см. лист 2.
2 . Сварку Выполнить по ГОСТ5264-80.
3. Тип гибкого кабеля(наиример КГН) и сечение жил 

выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.11 определяется суммой длины; указанной 
В таблице (  и длины о т  Вводного ящика.

У. Токосъемник снять и на его м есте у с т а н о 
в и ть  поводок поз. 8.

5. Величина стрелы провеса проволоки поз • Ю  
при полностью растянутом  кабеле поз.Н указана 
и т аблице.2.

6* Размеры для справок.

РсяраЬ\Кчрган
Зт.сек
Нт.отд.

ТЫчинин
Тю рин

(£М 5.407-115.1 .ШП

Ннрнщ Ты чинин
Копировал

Гибкий токоподвод |£ZPgS[ ПисЧ. \пистаб 
к электроталям.

Длина монорельса 18-2Ы 
(На базе изделий нпо эм)

нгттпкм тежпявиалЕктивтовкт
Х А Р Ь К О В

гчгго-о/ гб Ф п п м а т А З



Таблица 2
Температура 
воздуха, t*c -20 -Ю 0 +10 1-20 +30

Стрела провеса при 
наиб, пролете, мм 180 2Ю 240 270 300 330

М1:5

26

Поз. Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

документа- 01 02 03 04- 05
/ Гильза13-5- i-A -ООУТ2

ТУ36-1441- 83 2 2 2 2 2 2
2 Зажим К676 УЗ

ТУ36-1445S2 2 2 2 2 2 2
5 МцсртаК804 УЗ

ТУ36-1445-82 1 1 1 1 1 1
4 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.24Q
5 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.250
6 Подвес ПС К- Ю - 2 0 Ю Ю 11 11 12 12 5.407- 115.1.270
7 Подвес ПКК -10-20 1 1 1 1 1 1 5.407-115.1.280
8 Поводок 1 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.260
9 Канат 2,2-Г-Т-н-1370

ГОСТ 3069-80, £=500 1 4 1 1 1 1
10 Проволока 8,0- 1ц -Т

П)С73282-74. С-см табл. 1 1 1 1 1 1 1
11 Кабель. £-см. табл. 1 1 1 А L. 1 ±_ См. п. 3

г7 _  4 / С  4 Ш П \AuctЦ /, п>
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От бВодного ящики /  у у
См.п.З

Qmbepcmue для Ввода / 
кабеля

L

Обозначение
документа

Длина 
монорель
са/ м

Длина
неделя
позЯм

Проволока поз4й
длина,

м
масса,

кг
5Л О Т-445.4МО 24-25 25 25 9,75

-04 25-26 26 26 10.19
- 02 26-27 27 27 10.53
-03 27-28 28 28 10.92
- т 28-29 29 29 11,34
-05 29-30 30 30 44.70

/. Спецификацию см. ли ст 2.
2  Сварку Выполнить по ГОСТ5269- SO.
3. Тип гибкого кабеля (напримерКГН) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.Н определяется суммой длины} указанной 
В таблице i  и длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз.8.

5. Величина стрелы провеса проволоки поз. 40 при 
полностью растянутом  кабеле поз. 44 указана В 
таблице 2.

6 * Размеры для справок.

Н т огй Тю рин

Члонтр.

Ты чинииШ
Ты чинин

W L
5407-115.

is------- R,

Гибкий токоподВод 
к электроталям. 

Длина монорельса гц-зом 
(На базе изделий НПО эм)

МП
Стадион ист |/ЮстоБ

УГППКИ___
таЖ П Т О М Н Л Е К Т Р О П Р О Е К Т  

Х А Р Ь К О В

Л л Г  9 U 9 J > n - n J
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Таблица2
Температура 
Воздуха, t°c -20 -10 О НО +,20 +30

Стрела провеса при 
наиб.пролете, мм 260 310 350 390 420 460

Паз Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

документа- 01 02 03 04 OS
1 Гильза 13 -5-1-А-ООУТ2

ТУ36 -1441-83 г 2 2 2 2 2
2 Зажим/2676 уз

ту36  - 1445-82 2 2 2 2 2 2
5 Mamma К804 УЗ

ТУ36-1445-82 1 1 1 1 1 1
4 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407- 115.1.240
5 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 5.407- 145.1.250
6 Подвес ПС К 10-20 13 13 14 14 15 15 5.4-07- 115.1-270
7 Подвес ПКК-10' 2 0 1 1 1 1 1 1 5.407'115.1.280
в Паводок 1 1 1 1 1 1 5407-145.1.260
9 Канат 2,2-Г-1 -и-1370

Г0СТ3069-80, е= 500 1 1 1 1 1 1
10 Проволока 8//- 1Ц-Т

Г0СТ3282-74. Е-см. трбл1 1 1 < 1 1 1
11 Кабель, Е-см. табл. 1 1 1 1 1 1 1 См. п. 3

Li

I МО к

5 А 0 7 - Н 5 . и Ш
ласт
2

Uа п л  «-
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ОтВВодного ящика /  н
С м .п .з ~~

Отверстие для Ввода 
кабеля

Обозначение
документа

Д ли н а  
монарелв 
са, м

Длина
кабеля
паз.Цм

К а на т поз.10
длина.

м
масса,

кг
5.407- 445.1.120 30-34 34 31 3.72

-04 31-32 32 32 3,84
-0 2 32-33 33 33 3,96
-0 3 55-34 34 34 4,08
-0 4 34-35 35 35 4,20
-0 5 35-36 36 36 4,32

flucmzl
2 3_ Грань и пора

Ж- Ьхд

1 Спецификацию см- лист 2.
2  Сварку выполнить по Г0СТ5264-80.
3. Тип гибкого кабеля (например кгн) и сечение жил 

выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.44 определяется суммойалиньц указанной 
В таблице 1,и длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок паз, 8.

5. Величина стрелы провеса каната поз. 10 при 
полностью растянутом кабеле поз. 11 указана в  
таблице 2,

в? Размеры для справок.

Разра&КчР&ан

НОЧ.01
Щ
та

Тычинан
Тюрин

m
5AD7415.1.12D

Гибкий токоподвод
к злектроталям.

Д л  ина монорельса30-36м. 
(Н а  базе изделии НПО эм )Н.контр. ТЫчинин___  . _

Копиоовал Jofif гчгго-01 зо српп^пт л =:

Лист IЛистов

УГППКИ 
ТЯЖПР0МЗЛЕКТРОТРШСТ1 

ХАРЬКОВ I



Таблица2

Tea aomtV -20 но О НО +.20 +30

Стрела проВеса при 
наиб, пролете, мм 200 240 220 24-0 250 260

\  i

30

Поз. Наименование
Кол.на исполн. Обозначение

документа- 04 02 03 04/ 05
/ Гильза 15-5-1-А- ООУТ2

Т У 3 6 -1441- 83 2 2 г 2 2 2
2 Зажим К676 УЗ

ТЧ36-1445-82 2 г 2 2 2 2
3 Мрсрта К 604 УЗ

ТУ36 -  4445 -  82 1 1 1 1 1 1
4 Кронштейн 1 4 1 1 1 1 5.407-115.1,240
5 Кронштейн 1 1 4 1 4 1 5 Л 0 7 -115.1.250
6 ПодВес ПСК-1 0 - 2 0 46 16 17 17 18 48 5.407-115.4-270
7 Пад8есПКК-Ю - 2 0 4 1 4 4 4 1 5.407-115.4.280
8 По Вода к 4 4 4 4 1 1 5.407-145.4.260
9 Канат 2 ,2 - Г -Т -Н -1370

Г0СТ3069-80,8=500 1 1 1 1 1 4
10 Канат 5,9-Г-1 -Н -1370

тсгзоб9 - 8 о.е-см.тобл. 1 1 1 4 { 4 4
11 Кабель, 6~см. табл.1 4 4 4 1 1 1 См. п. 3

| 5.407-M5.U2D ffl



Грань и пора 7_ 6 I
1\ист2

О т вводного яшика 
См.п.З

кабеля

Таблица 4

Обозначение
документа

Длина 
монорель 
со, м

Длина
кабеля
позЦм

Канат паз. То
длина; 

м
масса,

кг
5А07- 445.4.130 36-37 37 37 4.44

-04 37-38 3 8 38 4,56
-02 38-39 39 39 4,68
-03 39-40 40 40 4.го
'04 40~44 44 44 4,92
-05 41-42 42 42 5,04

\*4 ;

- цcm2}Лист 2

3 Грань упора

I Специсрикацинз см. л и с т  2.
2. Сборку Выполнить по ГОСТ5264-80.
3. Тип гибкого кабеля ( например КГН) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.И определяется суммой длины, указанной 
в таблице i,u  длины о т  Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
побобок поз.8.

5. Величина стрелы провеса каната поз.ю при 
полностью ра стян утом  кабеле поз. Нуказана В 
таблице 2.

в Т  Размеры для  справок.

1

i
!

УМ'ШШ З & Ш  у н т  я т  
УШШП Шшишж Е£ЯЗ ИИ 

ШНинТЩ БдвЙЗД ДД

Ш № ‘/ычшин тёауку

5A07H15.1.13Q
Ги б к и й  тп к о п о З З п П

к электроталям. 
Длина монорельсаЗб-42 м. 
( Н а вазе изделий НПО ЭМ )

tшяё-
ыгппки

Т Я Ж П Р О Ш Л Е К Т Р О П Г О Е К И

Копиробал Л & Г ' гчгго ы ф о р м а т  а ъ



Таблица 2
Температура 
Воздуха, t  °С -2 0 -10 0 + 40 + 20 1-30

Стрела провеса при 
наид. пролете, мм 270 290 300 320 330 350

52

Поз. Наименование
Кол. на и с поли- Обозначение

документа- 01 02 03 09 05
1 Гильза 13-54-А -00УТ2

ту з б ~ т1 -е з 2 2 2 2 2 2
2 Зажим К676 уз

ТУ36-1445- 82 2 2 2 2 2 |2
5 Мцсрта К  809 УЗ

ТУ36- 1995-82 1 4 4 4 4 4
4 Кронштейн 4 1 4 4 4 1 5.407- 445.1.290
5 Кронштейн 1 4 4 4 4 4 5.907-145.1.250
6 Подвес ИСК- ю - 2 0 19 19 20 20 21 21 5.407- 415.4270
7 Подвес ПКК-10-20 4 4 4 4 4 4 5.907- Н 5.1.280
8 Паводок 4 4 4 4 1 4 5.907- 115.1.260
9 Канат 2.2- Г -Г - н~ 13 70

Г0СТ3069- 80. Е - 500 1 4 4 4 4 1
Ю Канат 5.9 -Г-Г-н -13 70

ГОСТ3069-80. Е- см. таЪл./ 4 4 4 4 4 4
и Кабель, £-см. та б л . / 4 1 1 4 4 4 См. п. 3

5.437- . 1.10
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Грань цпора 

Г  7 6
Разрез 4-4

А11:10

Обозначение
документа

Ширина
пролета

Ь,м

Длина 
кабеля 
П03.23м

Проволока паз 2]
длина; 

м
масса,

кг
5.4О7-445.Ш0 42 45 15 3,30

-04 48 21 21 4,62
-02 24 27 27 10,53
-03 30 33 33 12,87

{. Специсрикация см. л и с т 2.
2. Сборку Выполнить по Г0СТ5264-8О.
3. Тип гибкого кабеля (например КГН) и се

чение жил Выбираются по конкретному проекту. 
Общая длина кабеля ооз.23определяется суммой 
длины, указанной В спецификации  ̂длины о т  
ВВоднога ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте уста- 
ноВить поВодок поз. /3.

5. Величина стрелы проЗеса проволоки 
(2 )  поз.2{ при полностью растянутом кабеле поз. 23

указана В таблице 2.
6. Петли кабеля поз.23не должны опускаться 

ниже мостика обслуживания.
7. Размер А -  по проекту.
ВТ Размеры для спраВок.

Таблица 2 P a z p a b

Температура 
воздуха, t°c -2 0 4 0 О Н О +20 +30

Стрела провеса при 
наио.пролете, мм 280 310 350 390 42 0 460

Иачлт Тюрин

Нкотр.

Кчоган
Тычинин

ТычининУ^^у

И М

5.4Р7-И5.1.1*Ш
Гибкий то к а  поддав 
г электр отолям  для 

ремонта кроной. Монорельс
длиннее ш ирины  пролёт а. 
(Н а базе изделие нпо у  эм )

\П и с т  Ц и с т о й

J—
УГППКИ 

■гаЖЛРПМЗЛЕКТРШРПЕКТ 
ХАРЬКОВ

К а п и а п Й а л  J & cl̂  р ч р р о - п *  ч ь  Ф с и ч м а т  А З
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Разрез 2-2  л и с т  4

Поз. Наименование
Кол. на исполн. Обозначение

докум ента- 01 02 03
22 Труба 25*2,8

ГОСТ3262-75 2,5 2,5 2,5 2,5 м
25 Кабель,Е-см. табл, f J J и 4 1 С м п . З

ПОЗ. Наименование
Кол.наист1ЛН. Обозначение

документа— 04 02 03
1 ящик Вдодной 4 4 4 4 По проекту
г Анкер АОК-500УЗ

ТУ36 УССР342-76 2 2 2 2
3 Гильза 40-5 УЗ

Г  ОСТ2346Э. 3-79 2 2 2 2
4 Зажим К676 Уз

ТУ36 -1445-82 2 2 2 2 Изделие НПО ЭМ
5 М у ф та  НМ-500УЗ

ТУ36 УССР342 -76 4 4 / 4
6 Подвес ТУ36 У0СРБ12-75

ПСК-10-2ОУ4 6 9 42 45
7 ПКК-Ю-20У1 4 4 4 4
8 СкоВа К254 у2

ТУ36-4448-82 2 2 2 2 изделие нпо эм
9 Гайка К482 УЗ

ТУ36 -1447- 82 2 2 2 2
40 Втулка 3 2 8  УХЛ2

ТУ36-4899-80 2 2 2 2
и Кронштейн i 4 4 4 5Л07-Н5- 4.220
42 Кронштейн 4 4 4 4 5.407- 415.1.230
13 ПоЗадок 1 4 1 1 5.407-145.4.260
14 Канат2,2Т-1-н-1370

Г0СТЗО65-80, С -  500 4 1 1 4
15 Болт М 8*50 Г0СГ7798-7О 2 2 2 2
16 БолтМб Х40ГССТ7798-70 2 2 2 2
11 Гайкам8 ГО С Т5915 - 70 2 2 2 2
18 ГайкаМ/6 Г0СТ5915 -  70 2 Z 2 2
19 Шаи6а8Г0СТ6402-70 2 2 2 2
20 Шай5а16 Г0СТ69О2 -70 2 2 2 2
21 ПооЗолока ГОСТ3282-74

6,0-Щ-Т, В-см. табл. 1 4 4
8,0-Щ-Т, 8 -см. та б л . 1 4 4

5AD7-115.1.140
ШсО-Oj 55 КапирОбСЛ J.A-ьГ Трорногг. А З



Температура
в о з д у х а ^ -20 -10 О но +,20 +30

С тр е л а  
провеса, мм 200 210 Z20 2НО 250 260

{.Спецификаций см.листZ.
2. Сварку Выполнить по Г0СТ526Ц-80.
3. Тип гибкого каввляСнапримерКГН )  и сечение 

жил Выбираются по Конкретному проекту .05- 
щря длина кабеля поз<23 определяется суммой 
длины, указанной В спецификации, и длины от 
Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте уста
новить поВодок поз. 13.

5. Величина стрелы провеса каната поз.21 
(2 ) при полностью растянутом кабеле паз .23 ука

зана В таблице.
в. Петли кабеля поз.23 не должны опуска

ться ниже мостика обслуживания.
7. Размер А - по проекту.
3 -Размеры для справок.

Начотй Тю рин

Курган

Нжантр.

Тычинин

Тычинин хжя&уяг

S E
Ш - 5AD7-115.1.150

ремонта

уд 
..1м Z . 

М онорельс
длиннее ш и рины  пролет а. 
С Н а  б а зе изделий н п о  ч эм )

Л и с то в  
2---

угппки
ТЯЖПРОтЗЛЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОЬ
К о п и р о в а л JPofyT гчгго-o i 36 Ф о р м а т  А Ч



Разрез 2-2 ли ст 4

L J ) Л и с т  4
Mi: 5 /4

т

° гЧр1 N
/ ы  _уз_ _

л - ;" '  С / и .  п 4

' Ш

to

22

23

Наименование
Триба 25x2,8
ГОСТ3262-75
К а б е ль

Кол

2.5
39

Обозначение
докимента

м
м см н 3

36

Поз. Наименование Кол. Обозначение
документа

У Яши/с Вводной У По проекта
2 Анкер АО К-500 УЗ

ТУ36 УССР342-76 2
3 Гильза 40-5 УЗ

ГОСТ23469.3-79 2
4 Зажим К676 уз

ТУ36-4445-82 2 Изделие НПО ЭМ
5 Мчерта Н М -500УЗ

ТУ36 УССР342-76 У
6 Падбес ТУ36 УССР642-75

ПСК- 40-20У4 48
7 ПК К- 40-2091 4
5 СкоБаК254Ч2

ТУ36-444В-82 2 Изделие нпо эм
9 Гайка К482 УЗ

ТУ36-4447-82 2
40 ВтилкаВ28 УХЛ2

ТУ36-4899-80 2
и Кронштейн У 5.407-415 4.220
i2 Кронштейн У 5.407-115.1. 230
/3 Поводок 4 5.407-115.4.260
/4 Канат2,2-г -7-н-1370

/5
Г0СТ3069-80, в- 500 4
БолтМ8*ЗОГ0СТ1798-70 2

/6 БолтМ16*АО Г0СТ7798-7О 2
/7 ГаикаМВ Г0СТ5915-7О 2
/5 Гайка М46 Г0СТ5915 -70 2
i9 Шай5а8Г0СТ64О2- 70 2
20 Шайба 46Г0СТ6402-70 2
24 Канат5,9-г-1-н-4з 7о

ГОСТ3069-80 39 М

! 5 4 П 7 -  '1 5 .1 .1 5 D  ПJ____ _ - ___ . ________________ _ >_)~_______ _________ ______________________________ __._1_1 |
НСнираК-.- -<к>? ' СрСГ-МС- >7 г $ I
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Разрез 1-1 
М 1:10

140

вВод

Таблица 4

Обозначение
документа

Ширина 
пролета 

Ь} м

]1,лина
кабеля
паэДм

Hd o  Волока паз.!7
длина\ 

м
масса,

кг

В. UD7-115.1.160 12 15 15 з.ъо
-04 18 21 21 4  62
-02 2Ь 27 27 10,53
-03 30 33 _ 33 12.87

1. Спецификацию ем. лист 2.
2. Сборку Выполнить по Г0СТ5264- 80.
3 Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение

—  жил Выбираются по конкретному проекту. Общая 
дли т кабеля поз.19 определяется суммой длины, 
указанной В таблице (  и длины отВВоднагоящики.

— 4. Токосъемник снять и на его месте устано
вить пободок поз. 42.

5. Величина стрелы проВеса проВолоки поз.17
__ L при полностью растянутом кабеле поз.19 указана

О В таблице 2.
6. Петли кабеля поз. 19не должны опускать

ся ниже мостика обслуживания.
7. Размер А - по проекту  .
8* Размеры для спрабок.

Чач.огт
(Щ,
т о.

Кчоган

Ч. контр.

Тычинин
Тю рин

Ш м Ш Ш

5Ш7~\\5А.Ш
Гибкий токоподдод 
к электро талям для 

ремонтакранод. Монорельс 
длинее ширины пролета. 
(На бале изделии н п р  эм)

Стадий Пист\ПистоВ
7 1 7  Г Г

гчгго-т ЗЯ К о п и п о ё а л  Р  &AjT

Т
у г п п к и  .

ГЯЖ Л РО М ЗЛ Е К Т РО Л РП Е К Т  
Х А Р Ь К О В  I

Ф о о м а т АЗ
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Поз. Наименобание
Кол.наисполн. Обозначение

документа— 01 02 03
1 Ящик ббодной 4 4 4 1 По проекту
2 Гильза 43 -5-1-А -00УГ2 2 2 2 Z
3 Зажим к 676 УЗ

ТУ 36-4445-82 2 2 2 2
4 М уф та К804УЗ

ГУ36-4445-82 4 4 4 4
5 Скоба К254У 2

ТУ36~4448~82 2 2 2 2
в Гайка К482УЗ

ТУ36-4447-82 2 2 2 2
7 В ту лк а  В28УХЛ2

ТУ3 6 - 4899-80 2 2 2 2
8 Кронштейн 4 1 4 4. 5.407-445.4.240
9 Кронштейн 4 1 1 1 5.407-115.1.250
40 ПодВес ПСК- Ю- 2 0 6 9 12 45 5.407- И5.1.270
и Подбое П К К -10-20 1 4 4 4 5.407-115.4.280
42 ПоВодок 1 4 4 1 5.407-445.4.260
13 Канат 2.2-Г-1-Н-1370

Г0СТ3069 -80,8=500 1 1 1 1
14 БттМВхЗО ГОСТ7798-70 2 2 2 г
15 Гайка МВ ГОСТ 5915-70 2 2 2 2
16 Шайба 8 ГОСТ6402-7о 2 2 2 2
17 ПроВолока ГОСТ3282-74

6,0- Щ-1, В-см. табл.4 1 1
8,0- Щ-1, С -см. табл. 1 4 4

18 Труба25x2,8
ГОСТ3262-75 2,5 2,5 2,5 2,5 М

19 Кабель, В -см. та б л. 4. 4 4 4 4 См. п. 3

5.407-115.1.1Б0 Лист
2

Копировал Л^г^гго-о! зз cpcot^fjmАЗ

Разрез 2 -2  л и с т  4

Г

Та5лии)а2
Температура 
Воздуха, t°c -20 -10 о НО +20 +30

Стрела провеса, при
наиб, пролете, мм 280 310 350 390 420 1460
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Разрез 1-4 
m i но

Температура 
воздуха,?? с

-20 -10 О 4-10 +20 +30

Стрела 
провеса, мм 200 210 220 2*0 250 гео

iko

I  Спецификацию см. лист 2.
2. Сварку Выполнить по ГО С Т 5264-80.
3. Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение 

жил Выбираются по конкретному проекту.Общая 
длина кабеля поз. 49 определяется суммой 
длины7 указанной В спецификации, и длины о т  
Вводного яицика.

А  Токосъемник снять и на его месте уста
новить поводок поз. 42,

5. Величина стрелы провеса каната  поз. 17 
при полностью растянутом  кабеле поз. 19 ука
зана В таблице.

£>. П е тли  кабеля поз. 19 не должны опускать
ся ниже м о с ти к а  обслуживания.

7. Размер А -  по проекту.
8?Размеры для справок.

РазраЪ. К у р га н h h r 1 Ш
ЪаВ.сек ты чинин
Н ачтд. Тюрин___

H.KOHTP. Тычинин

5.4D7-U5.U7D
Г и б к и й  т о к о п о д в о д  
к  Э л е к тр о с та ля м  для  

р е м о н та  кранов. Монорелвс 
длиннее ш ирины  п р о ле та . 
(Н а  б а зе  изделий нпо эм )

С т а д и я IЛ и с т  Листов

Ы ГП П К И  
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРПЛРОЕКТ 

ХАРЬКОВ

гчгго-о1 чо Копировал J.Ao/u? формат АЗ



Разрез 2-2  л ист 1

АО

Поз. Наименование Кол. Обозначение
документа

1 Ящик вводной 1 По проекту
2 Гильъа 15-5-1-А -00УТ2 2
3 Зажим 2676 УЗ

ТУ36-1445-82 2
4 МцфтаКвОАЧЗ

ТУ36-1445-82 1
5 Скоба К254У2

ТУ36-1Ш-82 2
6 Гайка К482 УЗ

ТУ36-1447-82 2
7 В толка В 28 УХЛ2

ТУ36-1899-80 2
е Кронштейн 1 5.4Q7-H5.K240
9 Кронштейн 1 5.407- 115.1.250
10 Подвес лек-ю-20 18 5.407-115.1.270
11 Подвес ПКК-Ю-20 1 5.407-115.1.280
12 Поводок 1 5.407-115.1.260
13 Канат 2.2 -г-1- н -1370

ГОСТ3069-80, в-500 1
/4 волтМ8х30ГОСТ7798-70 2
15 Гайка М8 Г0СТ5915- 70 2
16 Шай5о8ГОСТб402- 70 2
17 KctHamS.9-Г-1-н-1370

ГОСТ3069-80 39 М
18 Труба 25xZ8

ГОСТ3262-75 2JS М
19 Кабель 39 М См.п.З

5A07-115.1.17D
Лист
2

КопироВал гч&го-о/ 41 Формат Аъ
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Грань и пора
Разрез /- 1 

M4i 40

L

Обозначение
документа

Ширина
пролета

L ,m

Длина
кабеля
паз23 м

Пооволокапоз.24
длина,

м
масса.

кг
5.407- 4451480 42 9 9 1,98

-04 18 45 15 3,30
-02 24 24 21 8,19
-03 30 27 27 40,53

Таблица 2
Температура 
воздуха t*С -2 0 -40 О НО +20 +30

Стрела провеса при 
наиб.пролете, мм 280 310 350 390 420 460

I  Спецификацию см. лист 2.
2. Сварку выполнить по ГОСТ5264-80.
Ъ. Тип гибкого кабеля (например кгн)и сечение жил 

выбираются по конкретному проекту. Обитая длина 
кабеля поз.23 определяется суммой длины, указанной 
в таблице (и  длины о т  вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте устано
вить поводок поз.43.

5. Величина стрелы провеса проволоки поз. 24 
при полностью растянутом кабеле поз.23 указана

Г Л  в таблице 2.
6. Петли кабеля пбз. 23 не должны опускаться 

ниже мостика обслуживания.
7. Размер А -  по проекту, 
в*Размеры для справок.

Разраб.Курган км
заЫсек.Тычинии
ШТщтИТюрин

Н. конто.Ты чин и И

5AD7-115.1
Гибкий токоподвод 
к электроталям ал%

BD
Стпви^Пист

т роче ш и рин ы  п р о л ет а . 
'н а  б а зе  изделий НПО УЭМ )

ОистоВ

______ , __ . агппки
(ны п р о л ет а . ряжпР^ЛЕЮИИРПНКГ

К о п и р о в а л  ^^Тгчгго-о4 чг. сропмат А 3
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3 6 0 0 0

О

Температура 
воздуха, t*C -20 ЧО О +/0 +20 *30

Стрела  
провеса, мм гоо 2/0 220 240 250 260

1^5

Разрез <-<

1. Спецификацию см. лист 2
2. Сборку Выполнить по ГОСТ5264-80
3. Тип гибкого кабеля (например КГН) и сечение жил 

Выбираются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз.23 определяется суммой длины, указанной 
В спецификации#длины от Вводного ящика.

4. Токосъемник снять и на его месте установить 
поводок поз./З.

5. Величина стрелы провеса каната no3.2i при 
—4 полностью растянутом кабеле поз. 23 указана В

таблице.
6. Петли кабеля поз. 23 не должны опускаться 

ниже мостика обслуживания
7. Размер А -п о  проекту.
8 * Размеры для справок.

Рант а' К и р га н
5а8.сек. ТЫ чинин Ш Т
Начогв. Тю рин

'  /

H.KUHTD. Гы чинин

5407-115.1. 90
Гибкий токо подвод 
к  электррталям для

ъ/пролё т а

Листов

ьчеилonoj
(на базе а

ЫГППКИ 
7ИЖПР0МЗЛЕКГР0ПР0ЕКТ ХАРЬКОВ ,

KnmtnnRriA /пОЭЦРРП-ПУbit СПлпаагЧгп АХ



Разрез 2-2 лист4

Поз. НаименоВание Кол Обозначение
документа

22 Триба 25x2,8
ГОСТ3262-75 2,5 м

23 Кабель 33 М. см. п. 5

44

Поз. НаимвноЬание Кал. Обозначение
документа

1 Ящик ВВодной 4 По проекта
2 Анкер А0К-500уз

ГУ36 УССР342- 76 2
3 Гильза 40-5УЗ

ГОСГ2346Э. 3-79 2
4 Зажим К676УЗ

ТУ36-1445-82 2 Изделие НПО ЭМ
5 МцсртоНМ-500У5

ТУ36УССР342-76 4
6 ПодЗес ТУ36УССР612-75

Г7СК-Ю-20У1 48
7 ПКК-Ю-20У1 1
8 Скоба К254 У 2

ТУ36- 1448-82 2 Изделие НПО ЭМ
9 Гайка К482 уз

ТУ36-4447-82 2
10 Втилка328 УХА 2

ТУ36 -4899-80 2
И Кронштейн 1 5.407-445.4.220
42 Кронштейн 1 5407-445.4.230
43 ПоВодок 1 5.407-445. 4.260
44 Канат 2,2-Г -Г-к- 4370

Г0СТ30&9-80, е-~ 500 1
45 ЪолтМВ*ЗОГОСТ7798-70 2
46 БолтM46ikQ ГОСТ7798 -70 2
47 ГайкаМ 8 T0CT59i5 -70 2
48 Гайка М!6 ГОСТ5945 - 70 2
19 Шайба 8 Г0СТ6402-70 2
20 Шай6а/бГ0СТб4О2-70 2
21 Канат 5.9 -Г-1-Н - 4370

ГОСТ3069-80 33 М

5A07Hi5.1.19D f ?
КппиоаВал .Je?t ~~ur/vn- /н 1/5 формат АЗ
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Грань цпорп 

11 Ю

L
Обозначение

докум ента

Ширина 
пролета 

L, м

Длина
кабеля
П03.19.Н

Проволока поз.17
dAUHOj

м
массаj 

кг
5.407-Н5.1200 12 Э 9 1.98

~сн 18 15 15 3,30
-02 24 21 21 6,19
-03 30 27 27 10.53

Разрез 1-1 
Mi'iO

Т
i  -jj;

1AO

i!
JL

1. Спецификацию см. лист2.
2. Сборку Выполнить по Г О т 526А-80.
3. Тип гибкого кабеля (например КГН)  и сечение жил

В таблице  /, и  длины от Вводного ящика.
4. Токосъемник снять и  на его м есте у с та н о 

вить поводок поз. 12.
5. Величина стрелы провеса проволоки поз. 17при 

полностью растянутом  кабеле поз.19 указана вО та б л и ц е й
6.Петликабеля поз.&  не должны опуска ться  

ниже м о с ти к а  обслуживания.
Z Размер А - по проекту.
8?Размеры для справок.

Йснлтд. Тюрин

И, КОНТР.

Кчрган
Тычинин

Тычинин

Ж
пяь

5Д07Ч 15.1200
Гибкий токоподВад

к электро талям для 
ремонта кранов.Монорремонта кранов.монорель, 
короче ширины пролёта. 
f на базе изделии НПО Эм)

Стадий Лист ПистоВ
Р \ 1 2

ЫГППКЙ
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРППРОЕКТ

ХАРЬКОВ
/ л « л  9 //??Л .Я У  i j R



| /гунпиряд̂
 ршодгтзпироц\ ■ уеешкднм \

Разрез 2-2 л ист 4

Температура 
Воздуха, £*с -20 -10 0 +40 *20 +50

С грела провеса при 
наиб, пролете, мм 280 340 350 390 Ь20 460

Поз Наименование
Кол.на исполн. Обозначение

документа— 01 02 03
i Я или к вводной 1 4 1 1 По проектц
2 Гильза 13-5-1-А - 0 0 УТ2 2 2 2 2
3 Зажим Кб 76 УЗ

ТУ36-1445-82 2 2 2 2
4 МЦфтаКвОУУЗ

ТУ36 -1445- 82 А 1 1 1
5 С кода к  25 4 уг

ГУ36-1448-82 2 2 2 2
6 Гайка К482 УЗ

ТУ36-1447-82 2 2 2 2
7 Втулка в 28 УХА 2

ТУ36-1899-80 2 2 2 2
8 Кронштейн 1 1 1 1 5.407-415.1.240
9 Кронштейн 1 1 4 4 5.407-145.1.250
40 Подвес ПСК-10-20 в 9 12 15 5.407- 415.4.270
44 Подвес ПКК-Ю-20 4 1 1 1 5407- 445.4.280
42 Поводок 4 4 4 1 5.407- 415.4.260
43 Конат2,2- Г  -Т-Н-1370

Г0СТЗО6Э -80, в- 500 1 1 4 1
14 БолтМ8хЗОГОСГ7798-70 2 2 2 2
45 (айкаМ8 Г0СТ5915-70 2 2 2 2
16 ШайВад Г0СТ6402- 70 2 2 2 2
17 Проволока ГОСТ5282-74

6,0-Щ-1,В-см.тадл.1 4 А
8,0-1Ц -Ху 8-см .табл. 1 А А

18 Труба 25x2,8
ГОСТ3262-75 2,5 2,5 2,5 2,5 М

49 Кабель ,£~см. табл. 4 4 4 А 4 См.п.З

5AD7- H5.1.2DD f]
КопироВал Jaufr&i&o-oi 47 Формат АЗ
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Грань япора 
/ ц ю

Разрез Г 1 
MU 40

jUO

{  Спецификацию см. ли ст2,
2. СВарку Выполнить по гост5264 - во.
3. Тип гибкого кабеля (например кгн)исечение жил 

Выбцроются по конкретному проекту. Общая длина 
кабеля поз. Г9 определяется суммой длины, указанной 

В спецификации, и длины о т  оВодноео ящика.
4. Токосъемник снять и на его месте установить 

поводок поз. 12.
6. Величина стрелы провеса каната поз. /7 при 

полностью растянутом кабеле паз. 49 указана
В таблице.

£. Петли кабеля поз. <9 не должны опускаться 
ниже мостика обслуживания.

7. Размер А -  по проекту.
&*Размеры для справок.

Температура 
Воздуха, ± *с -20 -ю О *40 +20 1-30

Стрела  
провеса, мм 200 240 220 240 250 260 Pt&oah. к ч р з с н iu fy п щ

Ш с е п Ты чинин
Ноч.отё Тю рин — *~ г

Ц*о*тр Тычинин

5ЯТ7Ч15.1.2Ш
Гибкий т о  коп 0 1

к электро талям для 
ремонта краноаМонорельс

Стадия^Пист | ПистоВ

короче ш и р и н ы  п р о л е т а . 
Г н а  б а зе  и зд е л и и  НПО ЭМ )

УГППКИ 
ГЯЖПРОМЗЛЕКТРГТОЕКТ 

ХАРЬКОВ
КопиооВал J ty T  ечгго о/ i/г формат АЗ
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Разрез 2 -2  ли с т i Поз. Наимснобание Кол.
Обозначение

документа

i 9ш,ик ВВодной 1 По проекту
2 Гильза 13-5-1-А -00УТ2 2
3 Зажим К676у 5

ТУ36-Ц45- 62 2
4- Мцсрта К 804 У

ТУ36-1445-82 /
5 Скоба К25442

ТУ36-1448-82 2
6 Гайка К482 УЗ

ТУ36-1А47-82 2
7 В тц л к а  828 УХП2

Т У 36-1899-80 2
8 Кронштейн { 5.407-115.1240
9 Кронштейн 1 5.407- 115.1250
Ю ПодВес ПСИ-10 -  20 18 5.407- 115.1270
И ПодВес пкк- ю-20 1 5.407-115.1.280
12 Поводок 1 5.407- 115.1 260
13 Канат 2,2 - Г - 7-н -1370

ГОСТ5069-80, £ - 500 1
14 ВолтМ8кЗОГОСТ7798 - 70 8
<5 ГайкаН8Г0СТ5915 - 70 8
16 Шайба&Г0СТ6402- W 8
17 Канат 5,9 - Г - J -К -1370

ГОСТ3069-80 33 м
18 Труба 25x2,8

ГОСТ3262-75 2,5 м
19 Кабель 33 М , См./7.3

! 5МЭ7-Н5.1.2Ш f f
^ и п п  Ьал S* pfrzQ.pj i,s Формой А с
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Н1-&5 Z3

Поз .2

Поз A

Поз. Наименование Кол
Обозначение

докцм ента
/ Угольник 1 5.407-115.4.221

.-,,50*50х5-ВГ0СГ8509-86
^ Ш СтЗкпТ-ТГОСТ535-88

2 £ '2 3 5 1 0,8кг
3 £=260 2 1,0 кг
4 н. (ГггБН7Н-О-5,ОГ0СЮ303-7Ь

СтЗкп ГОСТ <4637-79

180x235 1 4,2 кг

{* Размеры для с пробок.
2. Сборку В ы по лн и ть  по Г0СГ52б4-80.
3 . Покры тие эм аль ПФ-115 с е р а я . w . УЗ .

J

S

Зав, с ею. Тычинин
Начатд.

Н.контр

КЧРеан

Тюрин

Тычинин

/Ш
5.4D7-115.1.22D

К р о н ш те й н

СтадияМасса Масштаб

Р 4,9 1:5
Лист \ПистоВ 4
„ УГППКИ 
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОЛРДЕКТ 

ХАРЬКОВ
КопипоЗал Jo ftf 242ZD- oi Т о Ф о р м а т  А З



H 4-t^5  3
/~ !

Ti- Ь.5/ Z "

T H \ 5

"У
★

§

\Hi-ti\5 ИЗ 
260 * ___

Поз. 2
,50*

со]

23
5

$
в[[ j6^

_________________50

Поз Л

to . Наименобание Кол
Обозначение
документа

/ Угольник 4 5.407- Н5.1.234

г 1 2 § ! do О
ч

Cm3 кп I-1ГОСТ535-88

2 £ -255 4 0,8кг
3 В = 260 2 1,0 кг
4 и.__ Б-ПН-О-5.0Г0СТ19903Щ

дистСт5кпГ0СТ1Нб37- 79

180x235 4 1,2 кг

1*Размеры для спрабок
В. С б о р к у  бы п олни т ь п о ГОСТ5 2 6 4 -8 0 .
5 , П о к р ы т и е  эм ал ь П ф  - 115 с е р а я . V/. У З .

Разраб. Курган k ir
Ъай.свк Тычинин ~ШгНоч.атд. Тюрин 7v3uT ХМ'У

—

Чхантр 1 1]
5 .4 D 7 -U 5 .1 .2 3 0

Кронш т ейн

; '  ■ о-

Стадия М осса Масштаб

Р 4,9 4:5
П и ст 1 /7и с т о д  4

УГППКИ
Тяжлрвмзлектропроект

ХАРЬКОВ V
:  н НО, •. ̂  « » п т  А  г
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M -i\ 5

77-b  5  

T 4 -h 5
z

5  5
HI- b 5 :

Поз.З

5*

4. * Размеры для справок.
2. Сборку быполнить по ГОСТ5264-80.
3. Покрытие эмаль ПФ -445 серая. V/. уз.

П оз.5

Поз. Наименование Кол.
Обозначение

докимента
4 Угольник 4 5.407-115.4.244
2 Скоба 4 5.407-415.4- 252

ц<.м гк50*50х5-ЪГ0СТ850Ш
СтЗкп1~ТТ0СТ555-88

5 в = 23 5 / 0,8 кг
4 £-260 2 4,0кг
5 Ъ дм & лн -о -ш хттоз -Tit

Сщ 3кптстт37~79

480к 235 / 4,2 кг

Разраб. Курган
Забсек
Начдтд.

Нжонто

Тычинин
Тюрин

Тычинин

тч г
5 A D 7 -115.1.2^0

Кронштейн
СтадияМасса Масштаб

Р 5,05 V 5
Пи cm \TTucmob i

УГППКИ
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРПЛРОЕК' 

ХАРЬКОВ
Zb с. сО -04 5 ? Копи: >с.;7>ал а̂ армот
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/ *  Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264 -80.
3. Покрытие эмаль ПФЧ15 серая v/.уз.

2
4

5
*

5 3

Поз, Наименование Кол Одозначение
докцмента

1 Угольник 1 5.407-115.1.251

2 С кода 1 5 .4 0 7 -Н 5 Л 2 5 2
. 1____50х50*5-ВГ0СТ6509-86
™0Л0КСтЗкпЫтСТ535-88

3 0=235 1 0 3  кг
4 в =260 2 1,0к г
5 ^„Б-пн-о-вогш тоз-п

СтлЗкпГОСТтЗТ- 79

180x235 { 1,2 к г

Рщра1
Зав.са
Начала

КУРган
Th lV U H U H
Тюрин

Н.штр, ТычининУЧ^Г

1Z 89

5407-115.1.250
Кронштейн

Г4?ЗДЗ WW-'l [WMi&l \

р 5,05 1-5
Лист \Oucmo61

УГППКИ 
ГЯЖПРОМЗЛЕКТРШРПЕКТ 

ХАРЬКОВ

Копировал JeUfT гугго-о/ sy формат А З





{* Размеры для справок.
2. Раздернутая длина 140 мм

L
Разра& Курган fttfc

5ЛР7-115.1.252Зао.сек. ТЫчинин W-r
Нач.отЗ. Тюрин / ^1%Ш Ь VF1S11ШЯШЯЯА

СкоБа
в

0/5 1>.{

\?ШспТХПистаб 1
---- 12-В ГОСТ2590-Н8 агппки IТ№И1РПм ал еь? n tn iE  utIшвтТычинин 2̂ 2 ИУ Cm3 кпТ-ЦГОСТ535-8S ХАРЬКОВ 1

">^Я пгл / с в г  Ф о о м а т А Ч

/. * Размеры для спраВок.
2- Раздернутая длина /81 мм.
3 .Покрытие эмальПФ-115серая v/.УЗ.

Разоаб
ЗаВсек.

Курган

Начмто
Тычинин
Тюоин

ш I2M

5 . 4 Р 7 - Н 5.1 .2БР

Поводок Р  \0,2 5 \ j:2

з г а  ~  т а п 1! АДУ/1

Cluctn j П и с то б Г

\H.kdhtp. Тычинин г г 4*?'
!?«Л ведЗхЗО-В-гпшТЮЗ-76 
т л а СтЗкп1-1Г0СТ555-8В

ЫГППКИ
тяжпромзлектипрвйс'
____ ХАРЬКОЬ

Копировал гугго-сн S6 Ф орм атА 4





Проволоку поз. 8 поставлять свернутой В моток

57

Поз Наименование Кол.
Обозначение
документа

4 Заж им < 5. А07-445.4.290
2 Направляющая 4 5. А07- 445.4.284
3 Серьга 4 5А07-445.4.282
А Скоба 2 5.А07-445.4.285
5 Болт MS *ЗОГОСТ7798-70 2
6 Гайка М6ГОСТ 59 J5 - 70 А
7 Трубка П З С  {6 КЗ

Г0СТ5А96- 78 0,25 М
8 Проволока 4, А

ГОСТ15892- 70 4,3 М

кцв?дн..
Тычинин
Тюрин

НконтрТычинин

S I
4&йг E4D7-115.1.2BD

Подвес ПКК-Ю-20
СтадияМасса Масштаб

Р 0,324 4:2
flucm I Пи с mob 1

ыгппки
тяжпромзлектропроект
____  ХАРЬКОВ

Копировал Jcxyr 2 1 /2 2 0 -o-i 58 Формат А З
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*  Р а з м е р  для справок

58

Поз Наименование КОл.
Обозначение
документа

4 Пластина 1 5.4/07- 445.4.291
2 Скова 4 5407-415.1.292
3 Болтмв Я5Г0СТ7798- 70 4
4 ГайкаМ8 ГОСТ59f5 - 70 2
5 Шай5а8Г0СТ11371 -78 4

Ноу.ста

КУрган
Тычинин
Тю р и н 2 S

WЩ 5AD7-115.1.29D

Заж им

Стадия Масса МасштаЬ

Р 0,13 1:4

Лист ХПиетоЬ 1

\_1о>чани-

УГППКИ
Т Я Ж П Р О М З Л Е К  Т РО П РО Е Ю ] 

Х А Р Ь К О В

ооЗо' ?ч?г: л формат А 4-



г

раэВертка

Покрытие Ц15 хр

Разраб
Заохас
Нанял!

Курган
Тычинин
Тюрин ШI

ЯМ, 5МГ7Ч15.1.2В2
тртт^П I, \ /»ЦЯВТО

Серьга
1иг -  ̂ -ПН-3,ОГОСП9903-7и

________3 - Щ-СтЗкпГШ/6525-70
Копировал vl&fy"

Р \0М 14
агплки

ТЯЖПР0МЗЛЕКТРИ1Р0ЕП
ХАРЬКОВ

Формат АН

е/з

Покрытие Ц15 хр

Разоаб Курган - Щ Г (Ш
5 A D 7 H 1 5 . 1 . 2 8 3Зойсек. Тычинин $Ut̂ \

Нанотд Тюрин t Ху- . Ч П Ж  ш-т-к ШШЖй \
— Скоба р 1 qo2 1:1

лист \листоо1
' . „  5  -пн-1.5 ГО С Т19905- 74 у г п п к и  J

Тычинин
;------ ™  З-т-СтЗкпГОСЛВЗгЗ-'Ю ТЯЖПРОМЗЛШРОПРПШ!

ХАРЬКОВ

Копировал Jo^T гугго - о/ во формат А Ч



Копировал Jafr Формат А 4

т

*  Размер для справок

Щ ярган
\сек. 

Н спагд
т ы чин и н
Тюрин

\УЪ

5.40 7 415.1.2 92
С к о б а

Стадия Масса МасштаЪ

P 0 ,0 5

f lu c m \ f lu e  m o b  i
Угппки

тяжпрамдлЕктрапРПЕКТ
ХАРЬКОВНмонтр. Тычинин УЪущЯ

ррлпсаМ 0 -В-2Г0СТМ5 -76 
С m3 кп 1 -Т Г0СТ535-88

Копировал Jaof 24220-01 (g V  формат А А
Г Я  Пир*,* i’'tetui f  f -  9or

Серия 5.407-115

https://meganorm.ru/list2.htm

