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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 .1 . Типовая проектная документация "Устройство кабельных 
встазоя в ВЛ 0 ,38-10  кВ на пересечениях с железнодорожкьми путями и 
автомобильными дорогами" С в дальнейшем -  ТДД) выполнена в соответ
ствий с договоре»? от 02.01.91 р 1304.

1 .2 . ТПД рассматривает вопросы проектирования кабельных вста
вок в ВЛ 0 ,38 -10  кВ на пересечениях с железнодоронньг/и путями и ав
томобильными дорогами и не затрагивают проблем технологии производ
ства строительно-монтажных работ.

1 .3 . ТГЩ разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов, государственных стандартов и других руководящих материалог

2 . НАЗНАЧЕНИЕ

2 .1 .  ТПД предназначена для проектирования кабельных вставок в 
ВЛ 0 ,38-10  кВ, выполняемых бестраншейным способом на пересечениях с :

-  однопутными и двухпутными железными дорогами на перегонах в 
соответствии с типовьми поперечными профилями земляного полотна же
лезных дорог колеи 1520 мм общей сети Союза ССР (СНиП П -39-76);

-  автомобильными дорогами I и П категории в соответствии с ти
повом по перечни/, и профилями земляного полотна автомобильных дорог 
(СНиП 2 .0 5 .0 2 -6 5 ).

2 .2 .  Схемы пересечений выполнены по типу "труба в футляре", 
т .в .  -прокладкой в футляре из стальных труб кабельной канализации из 
асбоцементных труб с последующи/ протягиванием в них кабеля. Допус
тимый уклон г?естности -  1 :5 ; максимальная высота насыпи -  20 м.

2 .3 .  ТДД состоит из двух выпусков, включающих расчетные, спра
вочные и графические материалы.

3 . ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3 .1 . Места пересечений линий электропередачи с железнодорожны
ми путями и автомобильнши дорогами выбираются комиссионно с участи
ем представителей дороги и заинтересованных организаций и оформляют
ся актом, к которому прикладывается схема пересечения с указание:/ 
всех расстояний между элементами пути, лодземньми коммуникациями и
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элементами перехода.
3 .2 .  Проекты пересечений линий электропередача с железными доро

га м  должны согласовываться с управлениями железных дорог, а через 
автомобильные дороги -  с управлениями автомобильных дорог.

При согласован:*,;: проекта пересечения представляется следущяе 
материалы:

-  план участка пересечения в г/асштабе 1 :500  в пределах не менее 
30 гд в  обе стороны от оси пересечения и от границ земляного полотна 
с точной привязкой места пересечения к железнодорожному километражу 
в пикетажу;

-  профиль по осп пересечения в масштабе 1 :200  или М 1:100 (по 
горизонтали и вертикали) с существующими устройствами железнодорожных 
путей (зегдполотно, оси путей, водоотводные канавы, дренажные соору
жения в д р .) , совмещенный с инженерно-геологическим разрезом и инже
нерно-геологическими скважинами с обеих сторон путей глубиной не ые- 
нее 2 . . .  3  м ниже конструкции перехода;

-  заключение об инженерно-геологических условиях строительства 
пересечения:

-  проектные соображения по организация строительства пересече
ния, разработанные с учетам пнзексрно-геодоглческих условий я указа
нием всех намечаемых мероприятий по обеспечению безопасности движения 
при производстве работ (крепление котлованов, установка рельсовых 
пакетов, зодопокпжокге или водоотлив а д р .) ;

-  проект водопемимення -  при необходимости его устройства.
3 .3 .  При проектирован:;:! пересечений должны соблюдаться требова

ния действующих нормативных документов а государственных стандартов.

Справочные материалы для пооектиоования призеденк в приложениях 
3 .. .2 С .

3 .4 .  Типовой дохугентэикея рассматриваются пересечения, содержа
щие от 2-х до 14-тп каналов кабельной канализации, проложенных в 
стальном футляре (кожухе).

Схемы пересечен*::!! представлены в Запуске 02 па листах Х . . .8 .
Конта?. кабеля на конструкциях и оборудовании ЛсП з  данной рабо

те не рассматривался.
3 .5 .  -В качестзе зоцитлего футляра предлагаются трубы стальные 

эдсхтрссзаркие пр.г.о^ртныз по ГОСТ 10704-76. Диаметр защитного фут
ляра зависит от ко.*;:чс/тк! коналов кабельной кзхализации. типовой до
кументацией рскс.м.сг.дово:.:: к нрпм.эненпп защитные футляры диаметром,
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] w.:: 325, 426, 530,и 630. Тслцплэ стенки защитного футляра зависит от 
цзлвго ряда 4'?дт:роэ а раз? од для каждого конкретного одумая *м
дркдозекг.ю Э. Грубы дяеметрсм 325 я 423 мм выпустятся мерной длины 
от 10 до 12 м; труби диаметре;:. 5SC к 6ГЗО ш  уготовляются то.-ьно нн- 
морной дд;лш. Общее кслдчестзо труб зависит от длины перехода к опре
деляет:.'; дроэктсм.

3 .6 , В качестзз каналов кабельной канализации пбедлагазотся тру
ба зсбоце:.:ектиые для беонзпсрыыс трубопроводов по ГОНГ I839-5G длх- 
еоЛ 2950:<м а диаметром 100 мм, ссблрзе;лне в процессе строительства 
в блока. Количество труб в блоке определяется заказчиком и зависит 
ст числа прокладываемых кабелей с учетом резервных каналов, общее 
количество груб зависит ст длины пересечения и определяется проектом.

Комзоиоэка асбоцементных труб з блоки з элементы соединения 
блоков з  кабельные канала показаны на листах 2 2 . . .2 7 выпуска 0 2 .

4. РАСЧЕТ CMSHUX ОТЛЯгОБ (КСШХСВ)

4 .1 . Расчет стальных футляров произведен для определения доста
точности тодцины стенки футляра при заглублении его от I  м до 25 м
в еагисимости ст дггметрч стальной трубы, длины перехода я характе
ристика груша.

Расчет выполнен .для труб стальных электросвагчух пряглзпомшх 
по ГОСТ 10704-75 по методике, разработанной институтом СпбцВ1НС.

4 .2 . Расчет сделан по первое предельному состоянию на прочность 
(по пзгпбзыцпг/ моменту) я на устойчивость (по критическому давлению) 
при условии ирода вливания (прокола) футляра в песчаных или глинистых 
грунтах с применение;,; нога большего диаметра, чем диаметр пролавли
ваемого фугдлра.

-  Сутдчр* рссчитзч не сочетанно нагрузок, состоящих из вертикаль
ного давления грунта и временной нагрузки от транс.тос‘,а .

Постоянную рпсчетную нагрузку от вертикального явления грунта 
р и врггкчшые влечет:»::? нагрузки от подвитого состава ц,т опре-

-  долили в соответствия с требованиями Спил 2.05.0S-c4.
* 4 .3 . Результаты ре снегов приведены з придсыониг 9. 

f
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0.1. ;.;с ка-5 Д"| пропзг.сдсссэ работ по соорумонкг. пересечения с 
S 3 дезнодоролгн'ыи путхгм: ил»: автсмобкльной дорогой следует:
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-  создать на^лека^ую основу для строительства пзьесачекчя; !
-  очистить строительную площадку от посторонних предметов ц j

произвести ее планировку j
-  подготовить пясл^ки для складирования оборудования, стронтель- 

нкх материалов и прелвзрительной сбэр:::: строительных яонструздй;
-  обеспечит г, подъезды к месту строительства;
-  завезти оборудование, конструкции а материалы.
5 .2 . Пои сооружении пересечения вияолняюгел следующие ю;;дц опбег:
-  землянке;
- свайные;
-  по грузочно-ра эгру зочкыо;
-  прокладка сталь;*;--::; футляров;
- осарочкь’в;
-  прохладна блоков гд больной канализации;
- прокладка кебе лей.
Пси производстве работ до;джы соблюдаться правила техники безо

пасности, дзлезеднкэ в СНпП Ы-4-30*5 а государственных стандартах.
5.3. Пси составлении проекта организации строительства проектная 

организация доджа согласозывать с генподрядной строительно:] органи
зацией предлэгае.’-гыо к использованию глинки и механизмы,

5.4. Землянке работы
5.4.1. Разработку грунта под рабочий и приемный котлованы сле

дует производить, ко:: пропило, одноковзовимя экскаваторами. Выбор 
ш р ;-21 экскаватора а каждом конкретном случае зависит, в основном, от 
проектной глубины котлованов. Гопнические характеристики некоторых 
«арок экскаваторов призег.с:ш в прилегешш 13.

5.4.2. Пои разработке котлогпнов извлеченный грунт следует раз
мещать по периметру котлована с учетом выполнения последу:::дих техно
логических операнд,, я нормальной работы мадош и механизмов, дэйству- 
ВДвх в техколотпчоском процессе.

еил сертнпалгних стеио/. котлованов, доджи устанавливаться проектом..
5.4.4. Планировка строительной гыпмуодхи и обратная засыпка кот

лованов грунтом по с молча; и:.’, цеорущенпя перехода прок з води тся о'уль- 
Дозарапп,

Технические хоракгерьст.пч: некоторых марог: бульдозеров приве
ден:; в ПрПДО/дОННЛ 13.

5.5. Свайные роботы.
5.5.1. В дг»ш'о«г прзекта предусматривается соорухснпе укор-

_! 5Л9У-Ш 01
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нюс стенок (см.ласты 12-18 выпуска 02) с использованием деревянных 
я металлических свай.

5 5 .2 . Погрузите свай следует производить, как правило, без 
разработки лидерных отверстий.

о  Технические характеристики оборудования для погружения свай прл-
о ведшш в приложении 13.
§  5 .6 .  Погрузочно-разгрузочные работы
м 5 .6 .1 .  Разгрузку оборудования, конструкций и материалов с тран

спортных средств следует производить самоходными кранами (автомобиль
ными или тракторными).

Сборка стальных футляров, асбоцементных труб в  блоки, опускание 
в  котлован стальных труб, блоков кабельной канализации и строитель
ных материалов следует производить с помощью самоходных кранов или 
трубоукладчиков.

Монтаж в рабочем котловане оборудования для прокладки стальных 
футляров, опорных пакетов, направляющих устройств перед'начался ра
бот и демонтаж их по окончании сооружения пересечения выполняются 
с применением грузоподъемных машин.

Технические характеристики машин для производства погрузочно- 
разгрузочных работ приведены в приложении 13.

5 .7 . Прокладка стальных футляров. Сварочные работы.
5 .7 .1 .  В данном прозкте рассматриваются три способа проклад

ки стальных футляров под железнодорожными путями и автомобильными
дорогами: прокол, продазливаиие и горизонтальное бурение.

Рекомендуемые способы прокладки стальных футляров приведены в

«Г5

таблице 5 .7 .1 .
Таблица 5 .7 .1

Макси
мальная 
длина 
проход
ки, м

Размеры трубы- 
футляра, мм

диа- толщ, 
метр стенки

Геологические
условия

Способ
прокладки

—  I 2 3 4 5

25
325

426
8 . .  .9

1 0 . .  . 11
Песчаные и супесча
ные гпунты нормаль
ной влажности

Прокол

40 530 1 0 . . . I I Глинистые в сугли
нистые геунты нор
мальной влажности
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60 630 1 0 . ..X I  Гоунты Г-1У катего- Продазлизание
рии

80 630 1 0 . . . I I  Хооме обзоднешшх Продязливанде с
и сыпучих грунтов опережающей механи

зированной сазра- 
боткой грунта и од
новременным внедре
нием прокладываемой 
трубы Xгот зонталь- 
кое бурение)

5 .7 .2 .  Прокол -  способ прокладки стальных футляров, при котором 
грунт уплотняется з  стенки прокладываемой скважины. С целью умень
шения сопротивлений, зезкпкгг.гдпх при деформации грунта, и снижения 
сил трения на переднем торце прокладываемой трубы-футляра монтиру
ется наконечник, диаметр которого несколько больше диаметра трубы.

При небольшой длине пересечения п диаметре футляра 325 мм до
пускается выполнять прокол открытом концом прокладываемого футляра.

5 .7 .2 .1. Напорные усилия, необходимые для продвижения в грунте 
трубы-футляра, могут создаваться гидравлическими домкратами, тяговы
ми усилиями мощных тракторов иди бульдозеров, ударны?.! воздействием 
пнезмопрсбойнпкоз.

Описание гидродомкратов з  упорные стенки рабочих котлованов 
осуществляется через опорные пакеты, конструкции которых приведены 
на листах I S . . .2 1  выпуска 02.

Технические характеристика гидравлических домкратов и пневмо- 
пробойника приведены в приложении 13.

5 .7 .2 .2 .  Рекомендуете размеры рабочих котлованов приведены ъ  
таблице 5 .7 .2 .1 .

40ЯЗК-О / / а
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Таблица 5 .7 .2.2

Ьг-уйщЙ 
дамего
йутдлра. ш

Рельсовые тяпрэвдякцне Уголковые напгаздп-ддпе
Расстоя
ние :.:ея-
ДУ ОСЯМИ
рельсов,

{.У-

Рас стоять: л- 
ОТ ПОДСиВЫ 
ДГСй ДЫ до 
центра фут
ляра, мы

Уабатол-
з,:е-а*у

уголкам,
ш

Длина сто- Расстояние 
Ъ01Ш угол- от ПОДОЫБН 
ка, ил до центьа 

футляра, мл

325 254 392 230 100 375
С6 330 427 310 ICO 410

1римечанпя: I .  Для направляющих ром следует применять шпала длиной 
1200 мм и высотой 160 км.

2. Таблица составлена по данным институтов "Ленгппро- 
а-кпроект" я "Союззодогаяалпрсекг".

5 .7 .3 . Продззлньчьчнс -  способ прохдздки стальных футляров, при 
юторогд трубы-футляра открытым концом» снабженным кольцевым ножом, 
даэллзазхгя в массив грунта. Образовавшийся в трубе грунтовый керн

процессе прокопки к ля по ее окончании удаляют.
Технология производства работ и способы механизации те яе, что 

при проколе.
5 .7 .3 .1. Рекомендуете размера рабочих котлованов для футляроз 

оиаглетром 530 я 630 мм приведены з  таблице 5 .7 .3 .1 .
Рекомендуемые размеры горизонта львице яапразлящах для труб дда- 

дзтрои 530 а G00 *ш приведена в таблице 5 .7 .3 .2 .
5 .7 .4 . Горизонтальнее бурение -  способ прокладки стальных фут-

. ллроз, при котсре:.: процессы бур-глия скважапа и прокладка футляра вы
полняются одновременно. Стальной футляр монтируется сваркой на всю 
длину бестраншейной части пересечения ила нарамиванном футляра звень
ями , з  зависимости от ксж-сретпнх условий.

На кедезнэдорогнем пути долины быть установлены страховочные 
рельсовые пакеты ( вц.»у е»;з02, лист 23 ,23).

Технические хзрлм-гериотпки л г а  и механизмов для горизонталь
ного бурения приведены в приложения 13,

5 .7 .5 . Для сварки сг альты: труб с цель» увеличения строительной 
длины стального футляра следует применять, как правиле, ручную дуго
вую сварку.

Г" Г 7Ь~7 s’ .7 ГГ г

о л о / - Ш .  01 !,J0~
8

f



ас0
1со

О
с**
ю

3х>со
е-«

S
о
е* о  w ,
cVо
осоРч

со

N

сокГСОч

1 о Д  8
^  Я « £ «=! ЙОчО о о ^ ьО Г-С ОчП >> Д  Р* Е2 «>0<

(Ш37£-о/ XJ

о»
«о

CV

СЧ
со

сч
CV)

СЧ
IO

о»»

со

с»
Oi

о
ся

Olы

о
я

ьоРчяяиоо

§©а

о
о5
До£<
6  я  н  о
н
О

а

со
со«

и>

1х>
й

‘а -

рч о a
I » J
* 3 8 3о -----
и 13 ф о  ~О Ф
fS Э

Ч/ "СЗчд

со соСч О О чА ri о Ч х| я  ©PQQ«

кг
8 ~а  я
Рч§© о
п  о, 
0 3  хэР-ч^

^  £< -

о'й.5?

8 Q•ч»

о  юСГ> UD
я* ю

8  8  ч? ю

8 8И  W

t i

t I

«ХР «*
со со

88со со

88
S 3

8  8  Ю «5

5.407-

П
ри

ме
ча

ни
е.

 Д
аш

ш
е 

ин
ст

ит
ут

ов
 "

Л
ен

ги
пр

ои
ня

пр
ое

кт
" 

и 
"С

ою
зв

од
ок

ан
ал

пр
ое

кт
".

ТА

Технические характеристик! сварочных агрегатов приведены в при
ложении 13.

Для сварка труб следует применять электрода диаметром 3 . . . 4  .мм, 
длиной 350 и 450 ш  по ГОСТ 9467-75 .

5 .8 .  Защита сталкш х футляров от коррозии
5 .8 .1 .  Требования защити подземных стальных трубопроводов р егл а- 

шггаруются СПиПсы 3 .0 4 .0 3 -8 5 , ГОСТом 25812-83 И нормативными доку
ментами , утвержденными в у станов денном порядке.

5 .8 .2 .  Противокоррозионная защита независимо от способа проклад
ки трубопроводов должна обеспечить их безаварийную (по причине корро
зии) работу в течение эксплуатационного срока.

5 .8 .3 .  Защита трубопроводов от почвенной коррозии, независимо 
эт коррозионной агрессивности грунта а района их прокладки, додана 
эсуцествляться комплексно; защитными покрытиями и средствами электро
химической защиты. На пересечениях с железными и автомобильными до
рогами следует применять усиленный тип защитных покрытий трубопрово
дов.

5 . 8 . 4 .  Защитные покрытия нормального типа из полимерных лент 
состоят, как правило, из груптозхл, полимерной изоляционной ленты в 
один слой и защитной обертки.

Усиленное покрытие отличается от нормального удвоенным числом 
слоев полимерной изоляционной ленты.

Характеристики мотериа лов для защитного покрытия и их расход ка 
I  ш  труб приведены з  приложении I I .

5 .8 .5 .  В местах пересечений с линиями электрифицированных желез
ных дорог, где возникает опасность действия блуждаяцих токов, необхо
димо предусматривать средства электрохимической защити (электрические 
дренами, катодные станции и протекторы).

5 .8 .6 .  Установку протекторов следует предусматривать ниже глу
бины промерзания грунта в  местах с здншмалькод удельным сопротивле
нием ка расстоянии 3 . . . 6  м от защищаемого футляра через 6 0 . . .1 5 0  м.

При установке нескольких протекторов их число не должно превы
шать 8-ми в группе, расстояние между отдельная! протекторами должно 
быть не менее 3  м.

5 .8 .7 .  Рекомендуемое количество протекторов для электрохимиче
ской защити стальных футляров от коррозии принято по расчетам инсти
тута "Ыосгипротраяс" (см.приложение 1 2 ).

5 .9 .  Сборка асбоцементных труб в блок:! и монтаж каналов кабель
ной канализации. 

уооз с/ у//
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5 .9 .1 . Блоха для прокладки кабелей  рекомендуется монтировать из 
асбоцементных труб длиной 2950 км с внутренним дламетоом IOC ьк z 
толщиной стенок 9 юл по ГОСТ 1839-80 с применением грузоподъемных 
механизмов (см.придалекие 13).

Перед сборкой в блоки асбоцементные трубы следует покрыть слоем 
гидроизоляция, в качестве которой монет быть использован битум неф
тяной изоляционный Eul-17 ГОСТ S312-74.

5 .9 .2 . Зависимость числа асбоцементных труб в блоке от дааметтза 
стальной трубы-футляра приведена в таблице 5 .9 .1 .

Таблица 5 .9 .1

Диаметр стального 
футляра, ш

Количество асбоцементных 
труб в блоке, ет

325 от 2-х до 4-х
426 от 5-тв до 7-ми
530 от 8-ми до 12-ти
630 от 13-ти до 14-та.

5 .9 .3 . Конструкции блоков, элементы соединения труб в блока и 
монтая блоков в каналы кабельной канализация показаны на листах 
2 2 .* ,2 ?  выпуска 02.

5 .9 *4 . Подачу блоков к месту монтажа следует производить трузо- 
подъемиама механизмами (см. приложение 13).

Протаскивание блоков асбоцементных труб з  стальные футляры сле
дует производить с помощью лебедок (ручных, электрических илк навес
ных на автомобилях я тракторах), выбор тяговых усилий которых зави
сит от количества труб з  блоке и длани монтируемого пересечения.

5 .9 .5 . В тем случае, когда пересечение является составной 
частью кабельной линии, прокладываемой в блочной Канализации, и при 
числе кабелей более Ю-ти сооружение кабельных колодцев на его кон
цах является обязательным. Высота табельных коледцзв должна быть не 
менее 1 ,3  м. В полу колодца должен быть устроен приямок для сбора 
грунтовых и л:внедых зод; в особо сырых мостах необходимо предусмат
ривать вэдостлцзлсз устройство.

Кабельные колодцу долган быть снабжены металлически!® лестня-
ЦЭМТ’ .

Лю:с2  кабельных колодцев должны иметь диаметр ле мекее 650 мм 

/S' j 5М 7-Ш 01 ffimi

n

и закрываться дзо'хн:.::: v. r.r. ы х ч сст я  приюта:®, из которых нижняя 
должна иметь приел особдз::::д для закрывания из замок, открыта е.ьътЛ со 
стороны колодца бег. кд:очп. Хрыони должны иметь приспособления для их 
снятия.

В приложениях 14-16 даны типаж, размера, основные строительные 
материалы для сооружения кабельных нЬлодцев (по Т/ 45.1413-33).

В приложения 17 -  размера дертдованоз при механизированной выем
ке основной масса грунта по котлованов экскаватором.

5 .10 . Прокладка кабелей. Прочг.е работы.
5 .1 0 .1 . Ориентировочные значения допустимых усилий тления ка

белей приведет! в приложении 18.
5 .1 0 .2 . Перед прокладкой кабеля барабаны следует установить ка 

кабельные домкраты. Технические хаоактеристакл домкратов приведены 
в приложении 13.

Выбор стальных осей для кэбелышх барабанов производится в со
ответствии с рекомендация® приложения 19.

5 .1 0 .2 . С целые уменьшения трения оболочки кабеля об асбоцемент
ные трубы рекомендуется покрывать наружную поверхность кабеля перед 
прокладкой пластичными смазками, например, солидолом жаровым УО-Х 
иля УС-2 по ГОСТ 10с3-79. Средний расход смазка на каждые 100 и ка
беля составляет 8 . . .1 0  кг.

5Л 0*3. Прокладку кабелей в трубах следует выполнять с помощью 
лебедок. Выбор приспособлений для соединения кабеля с тяговым канатсм 
лебедка (кропление приспособлений к жалам или за наружную ободочку 
кабеля) следует производить в соответствия с требования:® технических 
условий на кабели. Величина у салил тяжешш контролируется по динамо
метру типа ДО7 по ТУ 25-06.1258-812.

5 .1 0 .4 . После прокладки установленного проектом количества ms-  
белей й при отсутствии по краям перехода кабельных колодцэв концы 
асбоцементных труб следует уплотнить джутовыми плетенье® кнурами, 
обмазавшими водонепроницаемой (мятой) глиной, на глубину не менее 
300 ш .

Торпы стальных футляров следует заделать цементным раствором 
марки Пк14 по ГОСТ 28013-82.

5 .1 0 .5 . После заешх-ы коглоьтноз г> уборки щитовых ограждений, 
переходных мостиков, материалов, оогзгхез грунта и щебня следует вос
становить кзрусе!зше дорожные покрытия, зеленые насаждения г соору
жения.
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5 .1 0 .6 . В начале и конце закрытого кабельного пересечения сле
дует установить металлические или железобетонные столбика (репера) 
с опознавательными знаками кабельного сооружен.
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Приложение I  
Справочное

Категории железнодорожных путей 
(СНиД 2.05.07-35)

Соединительные пути подразделяется в часта норм проектирования 
на три категории:

I  -  пути протяженностью свыше 3 юд о поездным характером дви
жения, расположенные вне застроенной территории и предусматривающие 
скорость движения поездов (подач) свыше 40 до 80 км/ч;

П -  пути, расположенные на застроенной территории; пути протя
женностью до 3 ид; пути, на которых-предусматривается скорость дви
жения поездов (подач) свыше 25 до 40 км/ч;

Ш -  пути, имеющие непосредственный выход на погрузочно-разгру
зочные фронты, а также все остальные пути, на которых предусматрива
ется скорость движения поездов (подач) до 25 км/ч.

4с>оЗ?б-0/ /& 5Л07-Ш 01 Лисп
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Приложение 2 
Справочное

о
жо>»

CQ

Шарика однопутного земляного полотна на 
прямолинейных участках железнодорожного 
пути (СКаП 2 .0 5 .0 7 -8 5 )

Толщина 
балластного 
слоя под 
шпалой, см

Ширина однопутного земляного полотна поверху 
с открытым балластным слоем на прямых участках 
пути, м. С использованием грунтов

глинистых и кедренирукцлх 
мелких а пылеватных песков и 
технологических отходов при 
категориях пути

скальных, хрузно- 
сбломечкых, даени- 
рузещах песчаных 
гоунтов и техноло
гических отходов

I П, Ш

20; 25 5 ,5 5 ,3 5 ,0
3 0 ; 85 5 ,8 5 ,5 5 ,5
4 0 ; 45 6 ,0 5 ,8 -
5 0 ; 5о 6 ,5 6 ,5 **

Примечание. Яа ш>гопугных участках внутренних железнодорожных 
путей ширина земляного полотка долина быть увеличена 
на ширину междупутий.

% № % -о/ 5А07-Ш.01

Приложение 3 
Справочное

*

Характеристика насыпей а выемок земляного 
полотка железнодорожках путей (СНиП П -39-76)

Хзрактерастпка насыпей
Размера откосов, м 

Высота__________ Крутизна

Насыпи из камня слабовыветривакшихся 12 1 :1 .3
скальных пород 20 1 :1 ,5

Насыпи из крушюго и средней крупное-
та песня, гравия, дресвы, гальки и 
щебенистых грунтов слэбовкзетривазацих- 
ся пород

10 1 :1 ,3

То же, при высоте откоса до 20 и :
верхней часта 10 1 :1 ,3
средней части 5 1 :1 ,5
нижней части 5 1 :1 ,7 5

Касыпи из мелких окагзнккх песков

Насыпа из прочих грунтоэ при высоте 
откоса до 12 м :

П о р а  с  I , j  ,

верхней части 10 1 :1 ,5
нижней часта 2 1 :1 ,7 5

I
I
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Продолжение приложения 3

Характеристика Быемох Крутизна откосов, 
выемок глубиной до 
12 м

Выемки в  глинах, суглинках, супесях а 
песках однородного напластования 1 :1 ,3

Выемки в  сухих лессах в условиях 
засушливого климата 1 :0 ,1

Выемки в лессах в остальных случаях: 
выемки в лессовидных грунтах, а также 
выемка в  крупнообломочных (щебенистых, 
гравелистых и т .п .)  грунтах в зависи
мости от их свойств, характера наплас
тования и высоты откосов

от 1 :0 ,5  до 1 :1 ,5

Выемка в слабоЕЫвотравзкцеЙся скале при 
отсутствии падения пластов в сторону по
лотна и отсутствии трещиноватости

1 :0 ,1

Прочие скальные выемка в зависимости от 
свойств грунтов, характера их напласто
вания и высоты откоса

ОТ 1 :0 ,2  до 1 :1

Ширина бермы между подошвой откоса насыпи и бровкой резерва 
или водоотводной канавы должна быть не менее 2 м.

Для насыпей высотой до 2 м при благоприятных климатических и 
геологических условиях сирину берма допускается уменьшить до I  м.

%<№76-С' 2  / 5Л07-П7.01 Шас

1 1

20 21
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Приложение 4 
Справочное

Категории автомобильных дорог (СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 )

Катего
рия до
рога

Расчетная интенсивность 
движения, азт/сут

приведенная к
легковому
автомобилю

1-а св. 14000

- с /  22.

в транс- 
по dtkhx 
единицах

Народнохозяйственное и администра
тивное значение автомобильных 
дорог

с в .7000

1-6 с в .14000 св.7000
П св.6000 

до 14000
св.3000 
ДО 7000

П1 Св.2000 
ДО 6000

св.1000 
ДО 3000

1У св.200  
до 2000

св.100 
До 1000

У до 200 до 100

Магистральные автомобильные дорога 
общегосударственного значения 
(в  том числе для международного 
сообщения)

Автомобильные дороги общегосудар
ственного (не отнесенные к 1-а 
категории), республиканского, об
ластного (краевого) значения

Автомобильные дороги общегосудар
ственного, республиканского, об
ластного (краевого) значения (не 
отнесенные к 1-6 и П категориям), 
дороги местного значения

Автомобильные дороги республикан
ского, областного (краевого) и 
местного значения (не отнесенные 
к I -б , П и Ш категория:,!)

Автомобильные дороги местного 
значения (кроме отнесенных к 
Ш я 1У категориям)

5Л07-П7.01 Лисп
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Приложение 5 
Справочное

Сскоз'.ше параметры поперечного профиля проезжей 
части и земляного полотна автомобильных дорог 

(СКвП 2 .05 .02-65)

110037ь -  О,/ 2S Г 5. я г-.

irv

Параметры Категории дорог
элементов ■ 
дорог 1-а 1-6 П Ш 1У У

Число полос
движения 4 ; 6 ; 8 4 ; 6 ; 8 2 2 2 I

Ширина полосы 
движения, ?а 3 ,?5 3 ,75 3 ,75 3 ,5 3 -

Ширина пооезхзй 2х?,5 
части, м 2x11,25

2x15

2x7,5
2x11,25
2x15

7 ,5 7 $ 4 ,5

Ширина обочли, м 3 ,75 3,75 3 ,75 2 ,5 2 1,75

Наименьшая сирина 
укоеплекной по
лосы обочины,м 0,75 0 ,75 0,75 0 ,5 0 ,5

Наименьшая ши
рина раздели
тельной полосы 
между разными 
направлениями 
движения, м 6 5

Наименьшая шири
на укрепленней 
полисы на раз
делительной по
лосе , ?л I I

Ширина земляно
го полотна, к 2 8 ,5 ;

36;
43,5

i ; 5 :
42 ,5

15 12 10 8

!\ит

19

Пг*-‘ оженив 6 
С:;^ точное

Взаимное расположение подземных кабельных 
трубопроводов и других сооружений (ПУЗ-8Б)

Объект, сооружение
минимальное расстояние, м

в ГОО’Л- 
зелтадь- 
ной плос
кости

з  зеотякаль
не Я плоскос
ти (поп пе
ресечениях)

в стос-
кенных
условиях

Нефтепровод 2 0 ,5 0 ,2 5

Газопровод низкого давления 
(0 ,0049 Ш а) ,  среднего 
(0 ,294  МПа) и высокого 
(более 0,294 до 0,583 Ша) I 0 ,5 0 ,25

Газопровод высокого давления 
(более 0,538 до 1,176 Ша) 2 0 ,5 0,25

Теплопровод 2 0 ,5 0 ,25

Водопровод, канализация 
и дренаж I 0 ,5 0 ,2 5

Силовые кабели до 10 кВ ОД 0 ,5 0 ,15

Другио силовые кабели и 
кабели связи 0 ,5 0 ,5 0 ,1 5
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Приложение 7 
Справочное

Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей

К а б е л и
Кратность радиуса внутренней 
кривой изгиба по отношению к 
наружного диаметру кабеля

т 2

Силовые на напряжение до 35 кВ с бу
мажной изоляцией, бронированные и 
небронирозашше:

в алюминиевой оболочке мкого-
жильные; 25
в  свинцовой ободочке многожильные; 15
одножильные в свинцовой иля алюми
ниевой оболочке 25

Силовые о пластмассовой изоляцией на 
напряжение до 3 кВ:

бронированные и небронированные в 
алюминиевой оболочке; 15
бронированные, но не имещие алюмини
евой оболочки; 10
небронированные в пласт?гаособой обо
лочке и кабели без алюминиевой или 
стальной гофрированной оболочка 6

Силовые с пластмассовой изоляцией и 
оболочкой на напряжение 6-10 КЗ, брони
рованные а небронированные

Силовые с резиновой изоляциой в свинцо
вой, поливинилхлоридной иля резиновой 
ободочке:

бронированные
небронировашше

Контрольные с резиновой иля пластмассовой 
изоляцией:

15

15
10

Ц М З Л -с ; 1 5 5А07-Ж 01 Йиуп
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Приложение 8 
Справочное

«&3аз
Допустимые разности уровне:! между высшей и 
низшей точкам расположения кабелей

Наибольшая допустимая разность уровней 
для кабелей с бумажной изоляцией, м

К а б е л и  ----------------— --------------------------------— -------
в свинцовой оболочке в алюминиевой ободоч- 
напряжением, кВ ке напряжением, кЗ

I  д 3 6 10 I  и 3 6 10

Кабели о вязкой 
пропиткой:

бронированные
небронированные

Кабели с обедненной 
пропиткой

Кабели с изоляцией, 
пропитанной несте- 
казоцей шссой

25 15 15
20 15 15

100 100

Без огра
ничений

25 20 15
25 20 15

Без ог 100
раниче
ний

Без ограни 
ченпй

Примечание. Допустимая разность уровней мачду высшей и низшей 
точками расположения кабелей с бумажной пропитанной 
изоляцией на трассе должно соответствовать требова
ния:.: ГОСТ и утвегсгденким техническим условия:.*..

4 0 0 3 Н -0 / А

тл 
у

пЛмю
гт

Приложение 9 
Справочное

Т а б л и ц ы
выбора толщин стенок стальных 

футляров

(

!

А рсвт с-О / J S  1 Ь л т - т т Ж "

. . t i l
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1 Длила Расстояние от полотна дороги до верха футляра, мПТ)0- ■■■■....—  . ------- --------- ■ ...... — . ' ---  ' -------

ход- 1 2 3 4 5 6 8  10 15 20 25
ки, м -------------------------------------------------------------------------------------------------------

толщина стенки футляра, мм
I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  Т2

Грунты песчаные средней плотности (крушше и средней крупности); 
глинистые при показателе консистенции 0 ,2 .

Футляр /5 325

10 4 4 ,5 5 5 ,5 6 6 7 7 8 8 9
I I 4 5 5 ,5  6 7 7 8 8 9 9 -
12 4 ,5 5 6 7 7 7 8 8 9 - -
13 5 5 ,5 7 7 8 8 8 9 9 - -
14 5 6 7 8 8 9 9 - - - -
15 5 ,5 7 8 8 9 9 - - - - -
16 6 7 8 9 9 - - - - - -
17 6 8 9 9 - - - - - - -
18 7 8 9 - - - - - - -
19 7 8 - - - - - - - -
20 7 9 - - - - - - - -
21 8 9 - - - - - - - -
22 8 9 - - - - - - - -
23 8
24 9
25 9
св . 25

Футляр ^ 426 1№
10 4 4 ,5 5 5 ,5 6 6 7 7 8 8 с1
I I 4 5 5 ,5  6 7 7 7 8 8 9 10
12 4 ,5 5 ,5 6 7 7 7 8 8 9 10 I I
13 5 5 ,5 7 7 8 8 9 9 10 I I 12
14 5 6 7 8 8 9 9 10 I I I I 12
15 5 ,5 7 8 8 9 9 10 10 П 12
16 6 7 8 9 9 10 10 I I 12 -
17 6 8 9 9 10 10 I I I I - - -

5Л07- Ж  01 >1иск
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1

2 3 L 5 6 7 8 9 10 1

25 10 12 _ - - - - - - - -

29 H - - - - - - - - - -

30 I I - - - - - - - - - -

31 I I - - - - - - - - - —
32 I I - - - - - - — — — —
33 12 - - - - - - - — - -
34 12 - - - - - - - - - —
35 "* ** mm

' Футляр $  630 i.m

10 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9

I I 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10

12 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 I I
13 7 7 7 7 8 8 8 9 10 I I 12
14 7 7 7 8 8 9 a 10 10 I I 12
15 7 7 8 8 9 9 10 10 I I 12 -

IS 7 8 9 9 10 10 I I I I - - -

17 7 8 9 9 10 10 I I I I - - -

18 7 8 9 10 10 I I 12 12 - - -

19 7 8 10 10 I I I I 12 - - - -

20 7 9 10 I I 12 12 - - - - -

21 8 9 10 12 12 - - - - - -

22 8 10 I I 12 - - - - - - -

23 8 10 I I - - - - - - - -

24 9 10 12 - - - - - - - -

25 9 I I 12 - - - - - - - -

26 10 I I 12 - - - - - - - -

27 10 12 - - - - - ** - - -

23 10 12 - - - - - - - - ~

29 I I - - - - - - - - - -

30 I I - - - - - - - - -

31 I I - - - - - - - - - ~

32 12 - - - - - - - - - -

33 12 - - - - - - - - - -

34 12 - - - - - - - - - ~

35 - - - - ~ - - - - — -

q o o i fc - o /  з / 5. W 01
^ T

27

X 2 >KJ 4 5 О с«/ 7°ь«*, ч/ - - те

10

Грунты песчаные ?.:е. 
консистенции 0 ,3

4 4 4 4

r - 'Jc ; глкккстке при показателе

Футляр ^ 325 т  
4 4 ,5  4 ,5  5 5 ,5 6 7

I I 4 4 4 4 ,5 4 ,5 5 5 5 ,5 6 7 7
12 4 4 4 ,5 5 5 5 о ,5 5 ,5 7 7 8
13 4 4 5 5 5 ,5 5 ,5 6 3 7 8 8
14 4 4 ,5 5 5 ,5 6 6 7 7 8 8 9
15 4 4 ,5 5 ,5 6 6 7 7 7 8 9 -
16 4 5 6 7 7 7 7 8 9 9 -
17 4 5 ,5 6 7 7 8 8 8 9 - -
18 4 ,5 5 ,5 7 7 8 8 3 9 9 - -
19 4 ,5 у*о 7 8 8 8 9 9 - -
20 5 У*о 7 8 8 9 9 - - - -
21 5 7 3 8 9 9 - - - - -
22 5 ,5 7 S 9 9 - - - - - -
23 5 ,5 7 8 9 - - - - - - -
24 5 ,5 8 9 - - - - - - - -
25 6 8 9 - - - - - - - -
26 6 3 9 - - - - - - - -
27 7 9 - - - - - - - - -
28 7 9 - - - - - - - - -
29 7 9 - - - - - - - - -
SO 7 9 - - - - - - - - -
31 8 - - - - - - - - - -
32 8 - - - - - - - - - -
33 8 - - - - - - - - - ~
34 8 - - - - - - - - - -
35 8 - - - - - - - - - -
36 9 - - - - - - - - - -
37 9 - - - - - - - - - -
S8 9 - - ~ - - - - - - -
39 и 
далее — — - - - - - - - -

10 4 4 4 4
Футляр i> 
4 4 ,5

426 }лм 
4 ,5 5 5 ,5 6 7 !

I I 4 4 4 4 4 ,5 5 5 5 ,5 6 7 7
12 4 4 4 ,5 5 5 5 5 ,5 5 ,5 7 7 8

# о о з 7 ё - а / Л Ь Г
„ j ___ U .

✓7 97.01
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I ____ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 Т2
13 4 4 5 5 5 ,5 5 ,5 6 6 7 8 8
14 4 4 ,5 5 5 ,5 6 6 7 7 8 8 9
15 4 4 .5 5 ,5 6 6 6 7 7 8 9 10
16 4 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10
17 4 5 ,5 6 7 7 8 8 8 9 10 I I
18 4 ,5 5 ,5 7 7 8 8 8 9 10 10 I I
19 4 ,5 6 7 8 8 8 9 9 10 I I 12
20 5 6 7 8 8 9 9 10 10 12 —

21 5 7 8 8 9 9 10 10 I I 12
22 5 ,5 7 8 9 9 10 10 I I 12 — —
23 5 ,5 7 8 9 10 10 I I I I 12 —

24 5 ,5 8 9 10 10 10 I I 11 — — —

25 6 8 9 10 10 I I I I 12 — — —
26 6 8 10 10 I I I I 12 12 - -

27 7 9 10 I I I I 12 12 - _ —
28 7 9 10 I I 12 12 - - — —
29 7 9 I I I I 12 - - - — —

30 7 9 I I 12 12 - - - — _

31 8 10 I I 12 - - - - _ _

32 8 10 12 - — — - — — _

33 8 10 12 - - - — —
34 8 10 12 - - - - — _ _

35 8 10 12 - - — — — _

36 9 I I
37 9 12 - - - - - — — — —
38 9 12 - - - - - —
39 9 12 - - - - - - _ .. —
40 10 12 - - - - - — _ — —
41 10 - - - - - - — - — —
42 10 - - - - - - — — — -
43 10
44 I I - - - - - - — — — -
45 И
46 I I - - - - - - - - - -
47 I I
48 I I
49 12
50 12 - - - - - - — — —

i
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I _______2 3  4 5 6 7 8  9________ IQ I I

51 1 2 - - - - - -  -
52 12 -  - -  - -  - -  -
53 -  - -  - -  - -  -

Футляр /5 530 ш
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5 6 7
I I 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5 6 7 7
12 5 5 5 5 5 5 5 ,5 5 .5 7 7 8
13 5 5 5 5 5 ,5 5 ,5 6 6 7 3 8
14 5 5 5 5 ,5 6 6 7 7 8 8 9
15 5 5 5 ,5 6 6 7 7 7 8 9 10
16 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10
17 5 5 ,5 6 7 7 8 8 8 9 10 I I
18 5 5 ,5 7 7 8 8 8 9 10 10 I I
19 5 6 7 8 8 8 9 9 10 I I 12
20 5 6 7 8 8 9 9 10 I I 12 -
21 5 7 8 8 9 9 10 10 I I 12 -
22 5 ,5 7 8 9 9 10 10 I I 12 - -
23 5 ,5 7 8 9 10 10 I I I I 12 - -
24 5 ,5 8 9 10 10 10 I I I I - ~ -
25 6 8 9 10 10 I I I I 12 - - -
26 6 8 10 10 I I I I 12 12 - - -
27 7 9 10 I I I I 12 12 - - - -
28 7 9 10 I I 12 12 - - - - -
29 7 9 I I I I 12 - - - - - -
30 7 9 I I 12 12 - - - - - —
31 8 10 I I 12 - - - - - - -
32 8 10 12 _ - - - - - - -
33 8 10 12 - - - - - - - -
34 8 I I 12 - - - - - - - -
35 8 I I - - - - - - - - -
36 8 I I - - - - - - - - -
37 9 12 - - - - - - - - -
38 9 12 - - - - - - - - -
39 9 12 - - - - - - - - -
40 10 12 - - - - - - - - -
41 10 - - - - - - - - - -
42 10 - - - - - - - - - -

34 5.т - т о 14о*3?б-о/
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'■ ■■■ ' ' -------- “  ~ iOA1W '_ _____ Л> wai—i>W4>n I ■! >■»■«»«;

> 7 2 3 1 5 S 7 8 S Ш____ U _____ И -

43 10 - - - - - - — ** «■ **

44 I I - - - ** - - - *" ■* J

45 I I - - - - - - ** *■

46 I I - - - - - - — — —

47 Ц - - - - - - — •" **

48 I I - - - - - — — — тт

49 12 - - - - - -* — —

50 12 - - - - - - — *■ **

51 12 - - - - - - — — — **

52 12 - - - - - - — ** Mi

53 ** — *** *
Фут•ляр £ 630 км

Ю 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

I I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 7 г»4 7 7 7 7 7 7 7 7 8

13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

14 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9

15 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10

16 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10

17 7 7 7 7 7 Б 8 р 9 10 I I

18 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 I I

19 7 7 7 6 8 8 9 9 10 I I 12

20 7 7 7 8 8 9 9 10 I I 12

21 7 7 8 8 9 9 10 10 I I 12 -
22 7 7 8 g 9 10 10 11 12 -
23 7 7 8 9 10 10 I I I I 12 -
24 7 8 9 10 10 10 I I I I - -
25 7 8 9 10 10 I I 11 12 - - -
26 7 3 10 10 I I I I 12 12 - - -
27 7 9 Ю I I I I 12 12 - - -
28 7 о 10 I I 12 12 - - - -
29 7 9 Г • I I 12 - - - - - -
£0 7 9 i:[ 12 12 - - - - -
31 8 10 Т.г г 2 - - - - - -
32 3 13 12 ~ - - - - — ** **
33 8 10 12 - ~ - - - — —

* 34 8 I I 12 - •т
"

^00376-с/ з г

Г
5.4-07 ~ т о 1

/г кп 

31

«•
£
CO

1,:
ьс 
уг
/с
ол
. 
| по
дп
ис
ь 
и 
O
am
n
 \
Вз
ам
ци
б 
.</
£

35 8 i : - ..
36 9 i i - - - - _ — M. mt
37 9 12 - - - _ ..
38 9 12 • - _ _ _
39 9 12 - - - - - «М
40 10 12 - - - _ — Mi Mi
41 10 - - - - _ „ — M* mm

42 10 - - - - - _ M. _
43 10 - - - - _ — «• «М
44 I I - - - _ - _ •M mm

45 I I - - - - - _ M. —
46 I I - - - - _ _ M. M. ••
47 I I - - - - — _ —
48 11 - - - - - - Mi M.
49 12 - - ~ - Mi — Mi
50 12 - - - _ - _ Mi
51 12 - - - - _ — «. M.
52 12 - - - - - - - -
53 - - - - - - - - - -

Грунты песчанке пылеватые; глинистые при повозателе 
консистенции 0 ,4

10 4 4 4 4
Футляр $  325 

4 4 4
MM

4 4
I I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5
12 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 5
13 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5 5
14 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5 5 5 5 ,5
15 4 4 4 4 ,5 4 ,5 5 5 5 ,5 6
16 4 4 4 4 ,5 5 5 5 ,5 ло 7
17 4 4 4 ,5  5 5 5 ,5 6 6 7
18 4 4 4 ,5  5 5 ,5 6 6 7 7
19 4 4 5 5 ,5 5 ,o 6 7 7 3
20 4 4 ,5 5 5 ,5 6 7 ? 7 8
21 4 4 ,5 5 ,5  6 7 7 7 8 8
22 4 i f 6 6 7 7 8 8 3
23 4 5 6 7 7 8 3 8 S
24 4 5 6 7 7 3 8 9
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T 2 3 4 5 6 7 s 9 TO IT 12
15 4 4 4 4,5 4,5 c 5 5 ,5 6 7 7
16 4 4 4 4 ,5 5 5 5,5 5,5 7 7
17 4 4 4 ,5 5 5 5 ,5 6 6 7 7 S
18 4 4 4, 5 5 ,5 6 6 7 8 8 8
ХЭ 4 4 5 5 ,5 5 ,5 6 7 7 8 S 9
20 4 4 ,5 5 5 ,5 6 7 7 7 8 9 9
21 4 4 ,5 5, 6 7 7 7 8 S 9 10
22 4 5 5 ,5 о 7 7 8 8 9 9 10
23 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 I I
24 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 I I
25 4 5 ,5 7 7 8 3 9 9 10 I I I I
26 4 5 .5 7 7 3 8 9 9 10 I I 12
2? 4 ,5 6 7 8 8 9 a 10 I I I I 12
28 4 ,5 6 7 8 9 9 10 10 I I 12 -
29 4,5 7 8 8 9 о 10 10 I I 12 -
30 4,5 7 8 9 9 10 10 I I 12 — -

31 5 7 8 8 9 10 I I I I 12 - i
32 5 7 8 c 10 10 I I I I - - -  !
S3 5 7 9 9 10 I I I I 12 — - j
34 5 ,5 8 9 10 10 I I 12 12 - - -
35 5,5 8 9 IC I I I I 12 12 - - —
35 5,5 8 S 10 I I 12 12 — - - -
37 6 8 10 10 I I 12 « — — - -
38 6 8 10 I I I I 12 - - - -

39 6 9 10 I I 12 12 - - - - -
40 6 9 10 I I 12 - - - - - -
41 7 9 I I I I 12 - - - - - -
42 7 9 I I 12 - - - - - - -
43 7 9 I I 12 - - - - - - -
44 7 10 II 12 - - - - - - ..
45 7 XO 12 - - - - - - - -
4G 7 10 Г2 - - - - - - - -
47 7 10 12 - - - - - - -
48 8 10 I n - - - - - - ~
49 8 II - - - - - - - -
50 8 II
51 8 II - - - - - - - -
52 8 II - - - - - - - -
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т 3 . 3 11 5 л 7 8 3 ГО п

53 8 12 — — — — — - - —

54 Э 12 - - - - - - - -
55 9 12 *

Футляр $  530 ж

**

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
IX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5 6
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5 6 7
15 5 5 5 5 5 5 5 5 ,5 6 7 7
16 5 5 5 5 5 5 5 ,5 5 ,5 7 7 7
17 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8
18 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8
19 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9
20 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9
21 5 о 5 ,5 6 7 7 7 8 8 9 10
22 5 5 5 , 5 6 7 7 8 8 9 S Ю
23 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 I I
24 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 I I
25 5 5 ,5 7 7 8 8 9 9 10 I I I I
2S о 5 ,5 7 7 8 8 9 9 10 I I 12
27 5 6 7 8 8 9 9 10 I I I I 12
23 5 6 7 8 9 9 10 10 I I 12 -
29 5 6 7 8 9 9 10 10 I I 12 -
SO 5 7 8 9 9 10 10 I I 12 - -
31 5 7 8 9 9 10 I I I I 12 - -
32 5 7 8 9 Ю 10 I I I I - - -

33 5 7 9 9 10 П I I 12 ~ - -
34 5 ,5 8 9 10 10 I I 12 12 - - -
35 5 ,5 8 9 10 I I I I 12 12 ~ - -

36 5 ,5 8 9 10 I I 12 12 - ~ - -
37 6 8 10 10 I I 12 - - - -

38 6 8 10 I I I I 12 - - - - -
33 6 9 10 I I 12 12 - - - - -
40 6 9 10 I I 12 - - - - - -
41 7 9 I I I I 12 - - - - - -
42 7 9 г L 12 тт ** ■р* щт *•

4о с з ? $ - с / J J 5Л07~ т т
i/iu'n 

1 ̂

•L Г\С 3 5 c 7 c c 10 r - 7-

43 7 о I I 12 • _ _
44 7 10 I I 12 - - - - ...
45 7 10 12 - - - - - —
46 7 10 12 - - - -
47 7 10 I I - - — - и «•»
48 8 10 12 - - —
49 8 I I — - _ _ a.
50 8 I I - - - — _ Ml
51 8 I I - - - _ _
52 8 I I — - - - — - «*.
53 8 12 - — - .. _
54 9 12 - - - - _ —
55 9 12 *“ “*

Футляр £20 мм

— - -

10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
I I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
19 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9
20 7 7 IJ> 7 7 7 7 7 8 9 9
21 7 7 'iр 7 7 7 7 3 8 9 10
22 7 7 *;? 7 7 7 8 8 9 9 10
23 7 7 г7 7 7 8 3 8 9 10 I I
24 7 7 IJt 7 7 8 8 9 10 10 I I
25 7 1 *5} 7 8 8 9 9 10 I I I I
26 7 7 71 7 3 8 9 9 10 I I 12
27 7 7 7t 8 3 9 9 10 I I I I 12
23 7 7 7 8 9 9 10 10 I I 12
29 7 7 8 e о 9 10 10 I I 12
S0 7 7 €> 9 9 10 10 I I 12 *» *•
31 7 7 8 S 9 10 I I I I 12 —
32 7 7 еs 9 10 10 I I I I - -
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I  .. 2 С 4 5 6 7 8 а 10 II 12 i
33 7 7 9 9 10 I I II 12 _ _
34 7 8 9 10 10 II 12 12 - -
35 7 8 а 10 II II 12 12 - -
36 7 8 9 10 II 12 12 - - -
37 7 8 10 10 II 12 - - - -
38 7 8 10 II II 12 - - - -
39 7 9 10 II 12 12 - - - -
40 7 9 10 11 12 - _ - - _
41 7 9 II II 12 - - - - -
42 7 9 II 12 - - - - - _
43 7 9 II 12 - - - - - -
44 7 10 11 12 - - - - - -
45 7 Ю 12 - - - - - - -
46 7 10 12 - - - - - - -
47 7 10 12 - - - - - . _
48 8 10 12 - - - - • -
49 8 XI - - - - _ _ -
50 8 II - - - - - - - -
51 8 I I - - - - - - _ -
52 8 II - - - - - - - -
53 8 12 - - • - - - -
54 9 12 - - - - - - - -
55 9 12 -  -  -  -  -

Грунта глинистые при показателе консистенции 0,5 
футляр j> 325 ми

10-12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5
15 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
16 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5,5
17 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5
18 4 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5,5 6
19 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 7
20 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 5 7
21 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 7 7
22 4 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6 7 7 7
23 4 4 5 5,5 5,5 Б в 7 7 7 8

/fO03?6-g>/ | 5А07- т а 37

| 41 I
1 т 2 3 Л 5 6 7 8 9 10 1т ;2 \

24 4 4,5 5 5,5 е 6 7 7 7 8 ;S !
25 4 4,5 5 5,5 6 7 7 7 7 8 8 !
26 4 4,5 5,5 6 7 7 7 7 8 8 9 !

о 27 и 5 5,5 6 7 7 7 8 з 9 9
id
О 28 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9
С 29 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9

30 4 5,5 6 7 8 8 8 9 9 9
31 4 5,5 7 7 8 8 8 9 9 -

32 4 5,5 7 7 8 8 9 9 9 -

33 4 6 7 8 8 9 9 9 - -

34 4,5 6 7 8 9 9 9 - - -

35 4,5 6 7 8 9 9 _ - _

Зо 4.5 7 8 8 9 9 - _ _ _

37 4,5 7 3 9 9 _ - - _ _

38 5 7 8 9 - - _ _

39 5 7 8 9 - - - - -

40 5 7 8 9 - _ _ .. -

41 5 7 9 9 - - - _ -

42 5 8 9 - - _ - _ - _

43 5,5 8 9 - - - - - • _

44 5,5 8 9 - - - - - -

45 5,5 8 9 - - - - _

46 5,5 8 - - - - - -

47 6 8 - - _ - - - - -

48 6 9 - - _ - - _ -

49 6 Q - - - . -

50 6 9 - - - _ - _ _ -

51 7 9 - - _ _ - -

52 7 9 - - - - - -
5. 53 7 9 - - - - - - -

Й
fn

54 7 - _ - _ - - _ - _

55 7
•э Футляр $ 426 мм
a I0-I2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
б 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5

I
С

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4.5
15 4 А*1 4, 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5

■о
-о/ 5Л07— Ж 01 i d
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I 2 3 4 5 G 7 e 9 10 II 12

IS 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5 4 ,5 5 5 ,5

17 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5 4 ,5 5 5 5 ,5 5 ,5

18 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5 5 5 5 5 ,5 6

19 4 4 4 4 ,5 5 5 5 5 ,5 5 ,5 с 7

20 4 4 4 4 ,5 5 5 5 ,5 5 ,5 6 6 7

21 4 4 4 ,5 5 5 5 ,5 cW у W 6 6 7 7

22 4 4 4 ,5 5 5 ,5 5 ,5 6 6 7 7 7

23 4 4 5 5 ,5 5 ,5 6 6 7 7 7 8

24 4 4 ,5 5 5 ,5 6 6 7 7 7 8 8

25 4 4 ,5 5 5 ,5 6 7 7 7 7 8 8
26 4 4 ,5 5 ,5 6 7 7 7 7 8 8 9

27 4 5 5 ,5 6 7 7 7 8 8 9 о

23 4 5 г*
О 7 7 7 8 8 8 S S

29 4 5 6 7 7 S 8 8 Q 9 10

30 4 5 ,5 6 7 3 8 ОV 9 9 QV 10

31 4 5 ,5 7 7 8 8 3 9 9 10 10

32 4 5 ,5 7 7 8 3 ОV 9 9 10 I I
33 4 6 7 $ 3 9 с 9 10 10 I I
34 4 ,5 6 7 8 9 S з 10 10 I I I I
35 4 ,5 6 7 3 8 9 ТАxu 10 10 II 12
36 4 ,5 7 8 3 9 О** 10 10 10 11 12
37 4 ,5 7 8 9 9 10 10 10 I I 12 12
3S СV 7 3 9 10 10 10 II I I 12
32 5 7 8 ОV Ю 10 I I II I I 12 -

40 5 7 8 9 1C 10 IX I I 12 12 -

41 5 7 Q 9 10 I I I I II 12 - -

42 5 8 9 10 10 II I I 12 12 - -

43 5 ,5 8 9 10 I I I I 12 12 12 - -

44 5 ,5 8 9 Ю II IT 12 12 - - тт

45 5 ,5 8 9 10 I I 12 12 - - - —

4S 5 ,5 8 10 II II 12 12 - - - -

47 6 S 10 f  тjL 12 12 - •• - - -
43 6 9 10 I I 12 12 - - - - 1

49 6 9 10 II 12 - - ~ am - -

50 6 9 10 I I 12 - - - - - -

51 7 9 11 12 - - - - - - -

52 7 о II 12 - - - - am — -

§

4*03 К - О/ 43
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43 3 9 1 0 II 1 2 1 2 _
43 6 9 1 0 II 1 2 - ~ - -

53 6 9 1 0 « X 1 2 - - - - -

51 7 S II 7.2 - - - - - -

52 7 9 II 1 2 - - - - _ •

53 7 9 II 1 2 - - - - - -

54 7 1 0 II 1 2 - - - - - -

55 7 1 0 II
Сут;глр i> 630 мм

1 0 -2 2 7 7 nt 7 7 7 7 7 7 7
23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

23 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

27 7 7 7 7 7 7 7 S 8 9
28 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9
29 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9
80 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9
31 7 7 7 7 8 8 8 9 9 1 0

32 7 7 7 7 8 8 9 9 9 1 0

33 7 7 7 8 8 9 9 9 1 0 1 0

34 7 7 7 8 9 9 9 1 0 1 0 II
35 7 7 7 8 9 9 1 0 1 0 1 0 II
36 7 7 8 8 9 9 1 0 1 0 1 0 II
37 7 7 8 9 9 1 0 1 0 1 0 II 1 2

38 7 7 8 9 1 0 1 0 1 0 I I II 1 2

39 7 7 8 9 1 0 1 0 II II II 1 2

40 7 7 8 9 1 0 1 0 II II 1 2 1 2

41 7 7 9 9 1 0 II II II 1 2 -

42 7 8 9 1 0 1 0 II II 1 2 1 2 -

43 7 8 9 1 0 II ri- 1 2 1 2 1 2 -

44 7 8 9 1 0 II i i 1 2 1 2 - -

45 7 8 9 1 0 II 1 2 1 2 - - -

46 7 8 9 1 0 II 1 2 1 2 - - -

47 7 8 1 0 II 1 2 1 2 - - - -

48 7 9 1 0 II 1 2 1 2 - - - -

49 7 9 1 0 II 1 2 ** — **

7
8 
8 
8 
9 
9
9
10 
10 
10 
I I  
I I
11
12 
12 
12

Jjf0£VjK‘t?/ 5A07-W.01 \ili/qr,
141

D
U

iiy
CK

 U
i

14
12_! !I____ 3 u 5 В 7 3 S 1 0 II То

50 7 9 10 II 1 2 _
51 7 9 II 12 - - _
52 7 9 II 1 2 - _ — _
53 7 9 II 1 2 - «»
54 7 10 II 12 - - —
55 7 10 II - - - - - - - -

1 0 -2 0 4

Глинистые грук 

4 4 4

та при показателе консистенции 0 ,6  

Сутляр i> 325 од
4 4 4 4 4 4 4

2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
2 2 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
23 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5
24 4 4 4 4 4,5 4,5 о 5 5 5 5
25 4 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5 5
26 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5
27 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
28 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6

29 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6

30 4 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6 6 6 6
31 4 4 4 ,5 5 5.5 6 6 6 7 7 7
32 4 4 4,5 5,5 5,5 6 7 7 7 7 7
33 4 4 5 5,5 6 6 7 7 7 7 7
34 4 4,5 5 5,5 6 7 7 7 7 7 7
35 4 4,5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
36 4 4,5 5 6 7 7 7 7 8 8 8

37 4 4,5 5,5 6 7 7 7 7 8 8 8

38 4 5 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8

39 4 5 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8

40 4 5 €; 7 7 8 8 8 8 8 8

41 4 5 e1 7 7 8 8 8 9 9 9
42 4 5 6I 7 8 8 8 8 S 9 9
43 4 5,5 €i 7 3 8 9 9 9 9 о
44 4 5,5 7 7 8 8 9 9 9 о 9
45 4 5,5 7' 8 8 9 9 9 9 9 9
46 4 5,5 7’ 8 8 9 9 9 * .. _
47 4 6  7' 8 8 9 9 9 _ _ _
48 4 6  7’ 8 9 9 - - - ~ -

4 o o j% -o/ 5AQ7~ш  01
pjC.Ti

.FI



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

49 4 6 7 8 9 9 — _ „ _

50 4 6 7 8 9 9 - - ~ - -

51 4,5 7 8 S q - - - - - -

о 52 4,5 7 8 9 9 - - - - - -
p 53 4,5 7 8 9 9 - - - - - -

1* 54 4,5 7 S 9 - - - - - - -
£§ 55 4,5 7 8 S - - - - - - -

Футляр $ 426 ш
10-20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
23 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 5
24 4 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5 5
25 4 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5 5
26 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5
2? 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2S 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6
29 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6
30 4 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6 6 6 6
31 4 4 4,5 5 5,5 6 6 6 7 7 7
32 4 4 4,5 5.5 5,5 6 7 7 7 7 7
33 4 4 5 5,5 6 6 7 7 7 7 7
34 4 4,5 5 5,5 6 7 7 7 7 7 7
35 4 4,5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
36 4 4,5 5 6 7 7 7 7 8 8 8
37 4 4,5 5,5 6 7 7 7 7 8 8 8
38 4 5 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8

ч* 39 4 5 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8
40 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8
41 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9

g 42 4 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9
43 4 5,5 6 7 8 8 9 9 9 9 9К'*3 44 4 5,5 7 7 8 8 9 9 9 9 9

3̂
-г* 45 4 5,5 7 8 8 3 9 9 9 9 9

43 4 5,5 7 8 6 Э 9 9 10 10 10
| 47 4 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10

c:

48 4 6 7 0 9 9 10 10 10 10 10

*<
*o.ft goes¥6-0/ ^  l 5 Л 0 7 -

«
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i t

'Лисгп
43

7 2 3 /1 5 6 7 8 о 10 II 12

49 4 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10
50 4 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10
51 4,5 7 8 9 9 10 10 10 XI I I II
52 4,5 7 8 9 9 10 10 10 I I I I II
53 4.5 7 8 9 9 10 10 10 II II II
54 4,5 7 8 9 10 10 II IX II II I I
55 4,5 7 8 9 10

071
10 II  I I  

•ляр /  530 мм
и I I I I

10-25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5
27 5 5 5 5 5 о 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
28 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 6
29 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6
30 5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 6 6 6
31 5 5 с 5 5,5 6 о 6 7 7 7

; 32 5 5 5 5,5 6 6 7 7 7 7 7
33 5 5 5 5,5 6 6 7 7 7 7 7
34 5 5 5 5,о 6 7 7 7 7 7 7
35 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
36 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8
37 5 с 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8
38 5 5 5,5 7 7 7 8 8 8 8 8
39 5 5 5.5 7 7 7 8 8 8 8 8
40 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8
41 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9
42 5 5 6 7 8 5 8 8 9 9 9
43 5 5,5 6 7 8 8 9 Э 9 Э Э
44 5 5,5 7 7 8 8 9 9 9 9 9
45 5 5,5 7 8 8 9 9 9 9 9 о
46 5 5,5 п 8 В 9 9 9 10 10 10
47 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10
48 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10
49 5 6 7 8 о 9 10 10 10 10 10
50 5 6 7 8 о 9 10 10 10 10 10
51 5 7 8 9 3 10 10 10 II II II
52 5 7 8 9 9 10 10 10 II II II
53 5 7 8 8 9 ю 10 10 II II I I

4Ш ?4-с/ 5.W 7
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I о 3 4 5 £ 7 3 9 ТО II Т?

I I54 5 7 6 9 10 10 I I I I I I I I
55 5 7 3 9 10 10 I I  

Футляр 630 Ил
I I I I I I 11

10-35 7 7 7 *1t 7 7 7 7 7 7 7
36 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
37 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
38 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
39 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
40 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
41 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9
42 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
43 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9
44 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9
45 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9
46 7 7 7 8 8 9 9 о 10 10 10
47 7 7 7 3 8 9 9 9 10 10 10
48 7 7 7 6 9 9 10 10 10 10 10
49 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10
50 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10
51 7 7 8 9 9 10 10 10 I I I I I I
52 7 7 8 9 9 10 10 10 I I I I I I
53 7 7 8 9 9 10 10 10 I I I I I I
54 7 7 8 9 10 10 I I I I I I I I I I
55 7 7 8 9 10 10 I I  I I  I I  I I  

Грунты глинистые пре показателе консистенции 0 ,7  
Футляр & 325 им

I I

10-33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4 ,5
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4,5
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4,5 4 ,5
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 5 5
3S 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 5 5
41 4 4 4 4 4.5 4 ,5 4 ,5 4 ,5 4,5 5

%
5

42 4 4 4 4 4,5 4 ,5 4 ,5 4 ,5 5 5 5

& | 5Л07— - - iff/»
т ♦ ь/ ,

Ли:,г.
45

т 2 3 4 5 о 7 8 9 ТО II тл

43 4 4 i. 4 4 ,5 4,5 4 ,5 4 ,5 5 5,5 5 .5
44 4 4 А 4 4,5 4,5 4 ,5 4,5 5 5 ,5 5 ,5
45 4 4 4 4,5 4 ,5 4,5 4 .5 4 ,о 5 5 ,5 5 ,5
46 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5 ,5 5 ,5 5 ,5
47 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5,5 6 6
48 4 4 4 4 ,5 5 5 5 5 5,5 6 6
49 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5 .5 6 6
50 4 4 4 4 ,5 5 5 5 5 5 ,5 6 6
51 4 4 4,5 5 5,5 5,5 5 ,5 5,5 6 7 7
52 4 4 4,5 5 5,5 5 ,5 5 ,5 5 ,5 6 7 7
53 4 4 4,5 5 5,5 5 ,5 5 ,5 5 ,5 6 7 7
54 4 4 4 ,5 5 о ,5 5 ,5 5 ,5 5 ,5 6 7 7
55 4 4 4,5 5 5 ,5 5,5 5 ,5 5.5 7 7 7

Футляр 6 426 ш
10-33 4 i 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .5 4 ,5
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4 ,5
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 4,5 4 ,5
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,5 5 5
41 4 4 4 4 4 ,5 4 .5 4 ,5 4 ,5 5 с 5
42 4 4 4 4 4,5 4 .5 4 ,5 4 ,5 5 5 5
43 4 4 4 4 4,5 4,5 4 ,5 4,5 5 5,5 5 ,5
44 4 4 4 4 4,5 4 ,5 4 ,5 4,5 5 5 ,5 5 ,5
45 4 4 4 4,5 4 ,5 4 ,5 4,5 4 ,5 5 5 ,5 5 ,5
46 4 4 4 4 ,5 5 5 5 5 5,5 5 ,5 5 ,5
47 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5,5 6 6
48 4 4 4 4 ,5 5 5 5 5 5,5 6 6
49 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5,5 6 6
50 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5 ,5 6 6
51 4 4 4,5 5 5 ,5 5,5 5 ,5 5 ,5 6 7 7
52 4 4 4 ,5 5 5 ,5 5,5 5 .5 5 ,5 6 7 7
53 4 4 4,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 7 7
54 4 4 4,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 7 7
55 4 4 4,5 5 5,5 5,5 5 ,5 5,5 7 7 7

J?Z7 1 5 Л 0 7 -  т  0 1 _ м
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Футляр $ 530 км

10—52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 6 6
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 6 6
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 6 6
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5,5 6 6
51 5 5 5 5 5,5 5 ,5  5,5 5,5 6 7 7
52 5 5 5 5 5,5 5 ,5  5,5 5,5 6 7 7
53 5 5 5 5 5,5  5,5 5,5 5,5 6 7 7
54 5 5 5 5 5,5 5 ,5  5,5 5,5 6 7 7
55 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7

футляр $ 630 км

10-55 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - -

Грунты глинистые при пом за теле консистенции 0,8

Футляр i> 325 ш
10-50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51-55 4 4 4 4,5 4,5 4 ,5  4 ,5  4 .5 4,5 4 ,5 4,5

Футляр /5 426 км
10-50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51-55 4 4 4 4,5 4,5 4 ,5  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

футляр b 530 им
10-55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Футляр $ 630 км
10-55 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Грунты глинистые при показателе консистенции 0,9

Футляр $ 325 км
10-55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Футляр Ь 426 ш
10-55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

$*>&&-£>/ S7

I 8 Q 10 12

10-55 5 5 5 5
Футляр ^ 530 ш  
5 5 5 5 5 5 5

10-55 7 7 7 7
Оутляр £ 630 ш  
7 7 7 7 7 7 7

Грунты глинзстые при показателе кокспс::екцаи 1,0

10-55 4 4 4 4
Футляр ^ 325 мм 
4 4 4 4 4 4 4

10-55 4 4 4 4
Футляр 426 км 
4 4 4 4 4 4 4

10-55 5 5 5 5
Футляр ^ 530 ым 
5 5 5 5 5 5 5

10-55 7 7 7 7
Футляр /5 630 ш  
7 7 7 7 7 7 7

J fP 0 J 7 S -£ > / ^
w . o i f S
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Приложение I I  
Справочное

Материалы для антикоррозионного покрытия

I .  ГруктоБШ под покрытия из доллкерних лент отечественного 
производства

Каска клея и его 
объемное соотко- 
тени а с бензином 
(по объему)

Вязкость, с Плот-
ТУ

ПО
B S -I

по r/cMJ  
В 3-4

J5 4010 (1 :1 )
8 8 П

61 (1 :3 )
Поташ з сбу ти неновый 
18-20#
ЕК-1У (1 :3 )

12
11
1 2  

15

4

46 0,834 
46 0 ,920 
45 0 ,798 
6 6  0 ,771

15 0 ,550

ТУ 38 105517-72 
ЫРТУ6-07-60Ю-67 
СТУ 14/17-83-64
Рецептура <Н*0 
"Пластполимер"
ГОСТ 9812-74

2 . Полимерные липкие ленты отечественного производства

Показатели ПЯЛ
(ТУ6-19- 

-103-78)

ПЗХ-СЛ
(ТУ51-525-
-75)

т - п в х - с л
(ТУ51-456-
-72)

Толщина пластиката, мм 0 ,3 0 ,35 0 ,3
Темпе оатурныйпоек.нм 
эксплуатация, С -3 0 ...+ 4 0 —2 0 . . . +и0 -4 5 .. .+ 3 0
Темпесатура нанесения 
(никни2 предел), С +5 - 1 2 - 2 0 . . .3 5

(с  подогре
вом)

4 'м з? б -0/  о~'/ 5Л07-П7. 01 fiber. I  
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3 . Оберточные материала

_________________________ i i i
Продолжение приложения I I .

Показатели ПДЕ (ТУ21--27-49-76) ИРЛЗ Лента по— 
лдмеоная 
для защиты 
ТУЮ2-123- 
-76

ПД5-1 ПДБ-2 ПДБ-З
kJcL—c n
-51-76

Ширина лента, ш 450 500 500 450 450
Толщина лентк,мм 0,55 0,55 0,55 0,55 0 ,5
Длина в рулоне.м 250 250 250 250 125
Температурный 
режим эксплуа
тации, С -5 0 ...+ 6 0 —50. «.+60 —50. • ••*60 -5 0 ...+ 6 0 -2 0 ...+ 2 0

4 . Расход основных материалов на изоляцию I  км трубопровода 
(ориентировочно)

Расход материалов на изоляцию 
Материал труб диаметром, ым

325 426 530 630

I .  Клеевые грунтовки, т 
-  клей 4010 0.С83 0,115 0,143 0.17
-  бензин Б-70 0,166 0,153 0,189 0,226
-  клей Я 61 0,473 0,62 0,77 0,916
-  бензин Б-70 0,138 0,101 0,225 0,267
-  клей J& 88 или поли- 

лзобутиленэвый 0,204 0,268 0,332 0,397
2. Лента полимсоная 

(Ш1А, ПВХ, ПОЛ)
м2 1123 ш а 1835 2126

2378 3117 3876 4610
кг 506 664 826 981 ,

1072 1405 1744 2077

с:
<>а.- JOT

А Лиса

51

Продолжение приложения I I

I 2 3 4 5

3 . Защитная обертка (ПДБ, 
полимерная лента)

!А2 Х Ш И 22 1835, 2т
2378 3117 3876 4610

кг 637 835 1038 1235
1786 2341 2910 3462

Примечание. В числителе приведены данные для однослойной 
изоляции труб, в знаменателе -  для двухслойной 
изоляции

# 0 0 3 ? € -е/ 5. Ш 01
Лист
52



Приделение 1 2  

Справочное

ТА Б Л ИЦА
ьыборз количества протекторных 
установок для ооциты стальных 

футляров

Jjfe& ft'O / г-?- 5Л07-П7. 01

Таблица выбора количества протекторных установок для j [
электрозащиты стальных футляров i j

Удельное сопло- Длина футляра, ы
J. . J t Цу .Ilf! ) "

ом.м ' 30 40 50 60
а б в а б в а б в а б в

_____1__________________ г 3 4 о G 7 8  9 1 0 JLL- 12 л а
Футляр $ 350 ш

1 0 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7
2 0 5 5 5 6 5 5 6 6 5 7 6 6

30 5 4 4 5 5 4 6 5 5 6 6 5
40 4 4 4 5 4 4 5 5 4 6 5 5
50 4 4 4 5 4 4 5 5 4 6 5 5
60 4 4 3 5 4 4 5 5 4 6 5 4

Футляр £ ■450 мм
1 0 6 6 6 7 7 6 8 7 7 8 8 7
2 0 6 5 5 6 6 6 7 7 6 8 7 5
30 5 5 4 6 5 5 6 6 5 7 6 6

40 5 4 4 5 5 4 6 5 5 7 6 5
50 5 4 4 5 5 4 6 5 5 7 6 5
60 4 4 4 5 5 4 6 5 5 6 6 5

Футляр i> 6 GO од
1 0 7 7 6 3 7 7 9 8 7 9 9 8

2 0 6 6 6 7 7 6 8 7 7 9 8 7
30 6 5 5 7 6 5 8 п1 6 9 7 7
40 5 5 4 6 6 5 7 6 6 8 7 6

50 5 5 4 6 6 5 7 6 6 8 7 6

60 5 5 4 6 5 5 7 6 5 8 7 6

Футляр| /5 700 мм
1 0 7 7 7 8  ' 8 7 9 8 8 Ю 9 8

2 0 п 6 6 8 7 7 9 8 7 1 0 9 8

30 6 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 7
40 6 5 5 7 6 5 8 7 6 9 8 7
50 6 5 5 7 6 5 8 7 6 9 8 7
60 5 5 4 7 6 5 8 7 6 9 8 7

//РГ>3?ё’ 0 / 5Л07-Ш 01 Лис г.
ь\
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Примечание. Таблица составлена для трех видов протекторов с а 
ваторами по Т7 48-10-28-74
-  "а" -  протекторы типа ЛМ-57;
-  "б” -  протекторы типа ПМ-107;
-  «в" -  протектор типа ПМ-207.
Изготовитель: Бэрезнякозский титансво-магнлевый 

комбинат.
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Приложение 13 
Спт зочное

ПЕРЕЧЕНЬ

основных строительных машин 
и механизмов

4 0 & Ж -0 / б о 5A07-W. 01 Писч 
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60
I. Экскаваторы одноковшовые
Технические Тип, марка мачт
ХЗра XT СрИ СТП KII Экскаваторы одноковшовые

30-2621Д 30-3311 ЭО-3322 S0-4I2IA

Мощность двигателя, кВт 44 37 55 95,6
Скорость передвпке- ккя, км/ч 19 ДО 16,9 22 2 ,5
Tim шасси пневмоколесный гусеничный
Емкость ковша, м3 0,25 0 ,4 0,5 I
Наибольшя глубина копания, м 3 .5 4 ,3 4 ,2 6

Масса, т 5 ,7 12,4 14,5 22,8
Габаритные размеры, ш 6480хХ22С0ХхЗВОО

2350ХхЗХЗОхXI340
9250хХ2700ХХ3840

6800хХсОСОххЗОСО
Завод-изготовитель Бородянский Кзнтаус- и Саранский склй- зкеказа- экскаваторный торный

Ленинградскийэкскаваторный
Ковоовсклйэкскаваторный

2. Бульдозеры

5

'■О*

Технические
характеристики ДЗ-42 ДЗ-БЗ ДЗ-54С ДЗ-Ю9 ДЗ-27С

I 2 3 4 5 6
Базовый трактор ДТ-75 T-I0CM Т-100

мзш
Т-130 Т-130 л .  

Г-1
Мощность двигателя, 
кВт 59 79 79 ИЗ 118
Длина отвала, ш 2560 3200 3200 4120 3200
Габаритные размеры, 
мм

4650хх2560хХ2300
5300хх3200хХ3050

5300Хх3200хХ3050
5690хZ4I20X
ХЭ037

5300хХ3200ХХ3087
Масса, т 7 14 14 16,5 16

/{Р03?6-С/ £ / 5Л07-1Ж Oi ”аС(п
57

__________1_________ 2 3 4 5
\ о.

6 Li1
Завод-изготовитзль Беодянский, 

Копостея- 
екяй, Нико
лаевский 
завод до- 
рояшх 
машин

, Челябинский дородных машин
II
1
i

3 . Краны самоходные

Технические Краны автомобильные
характеристики КС-2561 RC-456I КС-4571 CUK-I0

CMK-I0I
т 2 3 ________  4 . 5 ~~

Тип шасси ЗНД-130 КрАЗ-257 МАЗ-500
Максимальная гру
зоподъемность, т 
(в числителе) пса 
вылете стрелы, м 
Сз знаменателе)

6.33.3 12- 1 6 . 
3 ,8  3 ,8

10
4 ,0

Грузоподъемность,т 
(в числителе) пен 
максимально).! выле
те стоелы, м 
(в знаменателе)

&SL
7,0

г*8_ а л

10,0 8 ,5
5*0
16

Скорость подъема 
груза, м/мин 1 ,8 . . .1 5 ,3 2 ,7 . . .7 ,2  0 ,2 . . .3 ,4 3 ,5 . . .1 0
Длина стрелы, м 8; 12 10; 14; 18; 10; 16; 22 Ю; 13; 16

Наибольшая высота 
подьемА крюка, м

8; 12 10,5 ; 14 ,5 ; 10 ,6 ; 16 ,3 ; 
13 ,5 ; 22,4 22 10 .5 ; 13 ,5 ; 

16,5
Габаритные размеры, 
ш

ЮбООхх2500:сХ3650
I4020X I3650X Х250СХ х2750х *3800 хЗЗСО

I3420XX26I0XХ3860
Liacca, т 8 ,9 22,7 24,4 14,5
Завод-изготовитель Балзшихин- 

ский авто- 
кранэвнЗ

Камышинский крановый Ивановский
механиче
ский

!

1<

5Л07-Ж 01 I'JC.l
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Технические
характеристики Кран тракторный TK-6S

Тип шасси Т-100
Максимальная грузоподъем
ность, т (в числителе) 
ноя вылете стрелы, м 
(в  знаменателе)

5
2,35

Грузоподъемность, б т 
( в числителе) при макси
мальном шлете стрелы, м 
(в знаменателе)

2
6,0

Скорость подъема груза, 
м/мин 6,4
Габаритные размеры, мм 8200x2700x4000
Масса, т 18,8
Завод-изготовитель Новосибирский энергскеханаческя:

Технические
YO TV) ТГ? Й П1! Г *Г И V Я Крокы-трубоукладчики
Лм>Х|Ла wUJU V «мЛч

T0-I2-24B Т-15-303

Тип шасси T-I0CM
Грузоподъемность, т 12 4 ,5 15 6
Вылет стрелы, м I  4 ,5 1 .5 5
Длина стрелы, м 5,35 5,85
Высота подъема, и 4 ,6  2 ,5 5 1,22
Глубина опускания, м 3 2
Диаметр укладываемых 
труб, ш до 720 до 820
Габаритные размеры, 
мм 4230x4340x6060 4380x4280x6560
Масса, т 19,32 24,69
Завод-изготовитель Очарский механический завод

Г,ист

59

4. Машины :: для прокладки стальных футляров

Технические
характеристик;;

Гидрэдомкрзты
ГД-170/1150 ГД-170/1600 ГД-500/600

Усилие, развиваемое 
штоком, тс при ходо:

прямом 170 170 500
обратном 83 49 -

Рабочее дазленне жад
ности, кгс/см2 300 300 390
Ход штока, мм 1150 1600 600
Диаметр цилиндра, :лм 273 270 260; 350
Длина гидоодомкрата, 
кол 1618 2320 980
Масса, кГ 547 1070 990

Технические
характеристики

Машина для пооходкз скважин я 
забивания труб C0-I34A

Энергия удара, Дд 500

Максимальный диаметр про
биваемых сквагсш, мы 
без расширителя Х55

с расширителем 245

Максимальный диаметр 
забиваемых труб, мм 325

Давление сжатого ьоздуха, 
Ша 0 ,6

Длина пробиваемой скважи
ны, м 40
Масса машины, кг 5С0

За вод-из готовя т ель Одесский строительно-дородных машин

40O J76--0/ 60 I
J
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Продолжение приложения 13

Технические Установки горизонтального бурения
yi’S-4 УГ5-5 ГБ-631

Днпметр прокладываемых 325 
ТРУС, мм 426

530
630

Длина прокладки, м до 60 
Мощность двигателя, кВт 29 
Усилие подача трубы. Тс 80
Габаритные размеры, мм 377Сх1660х

Х2200

630
720
920
1020
до 60
44
80
4040х1725х
Х2680

325
426
530
640
ДО 40 
I I
60
2000х1200х
XI40Q

Масса, т
Завод-язготоватедь

12,8  18,5
Ленинградский машано- 
строительный

4 ,5
Криворожский

5 . Самоходное копровое оборудование а виброздавлязакзцпе агрегаты

Основные
показателя

Копровое
оборудование

Вибоовдавлаваадве
агрегаты

СП-28 СП-49 ВВПС-20/ II ВБПС-32/19

Базовый трактор T-IOOM Т-1ССМШ1 Т-100 Т-180
Наибольшая типа 
погружаемой сваи, м 8 12 6 7
Грузоподъемность на 
канате сваи, т 2 5 *

Наибольшая масса 
погружаемых свай, т _  _ 2 2 .8
Давление на грунт, 
МПа 0,083 0 ,0 6 0 ,07 0 ,09
ГабаБПтные размеры 
в транспортном 
положении, м:

длина 
ширина 
высота 

масса, т
Завод-изготовитель

10,9  10,63 
2,84 4,34 
4 ,4  3 ,0 8  
19 ,0  25,4
Стерли та:.taкет; й 
строительных машин

23,8 28,7

с /  6У 5Л07-147. 01 Пас,v 
61

6. ЦередвллчН-че компрессорные станции

Основные показатели! ПКС-5
.......  — ------  1

ПКС-5,2о £•*-'«■—го

Подача, м3/мин 5 ,0 5,25 5 ,0

Рабочее давление, — -г* 0 .7  О Л -
кгс/см*' 7 ,0 7 ,0  7 ,0

Привод ЗИЛ-120 Эл.дзигат. ЗИЛ-157
СКАЗ-120) A02-8I-4

Мощность, кЗт 51 ,5 40 76 ,5
Габаритные размеры, м:

длина 4896 3200 4480
ширина I88C 1800 1820
высота 2020 1600 1785

Масса, т 2 ,86 1,31 2 ,75
Завод-изготовитель Полтавою!2 турбо

меха нический

7 . Насосы

Осноэкые показатели ГНОМ-Ю-Ю ГН0М-40-18Т

Подэча, м3/ч 10 40
Полный напор, м 10 0 . . . I 8
Диаметр патрубка, мл 40 40
Двигатель:

тип АОЛ-12-213 Эл.дзигатедь
мощность, кВт 1 Д 5 ,5

Габаритные размеры, мм:
длина 278 -
ширина 208 258
Бысота 425 760

Масса, т - -
Зээод-изготовлтедъ Московский механический

//P O Jfe  - р /  44 5Л07-W. 01 р
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3 . Водопсннзительные установки

Основные показатели TuJ-2 ЛПУ-З тr*V Я JUL? —о

Подача, и3/ч 30 60 140
Полный капор, м 23 24 35
Высота всасывания, м 8 6 7
Коэффициент фильтраций грунтов, м/сут 2 . . .6 0 2 . . .6 0 2 . . .6 0
Диаметр коллектора, мм 108 150 150
Общая длина коллектора, и 15 64 64
Число иглофильтров 24 100 100
Мощность эл.двигателя, кВт 5 ,0 10 ,0 20 ,0

Масса, т 0 ,2 9 0 ,3 6 -
Завод-изготовптель Московский сантехоборудо

вания

9 . Лебедка

Основные Ручные Электснческле
показатели унифицированные

РЛМ- PAM- РЛМ-1 
0 ,25 0 ,5

УЛ-1.5М УЛ-Sd УЛ-5М

Грузоподъем
ность, т .с . 0,25 0,5 1 ,0 1 ,5 3 ,0 5 ,0

Усилие на 
рукояти, Н 150 15 150 - - -

Длина каната, 
м - - - 11 ,5 16 ,5 21,0
Мощность дни- 
гателя, кВт - - - 3 3 3

Габаритные 
размеры, мм

длина 330 402 430 1196 1274 1274
ширина 255 290 380 843 III8 1263
высота 190 210 270 1005 1005 1005

Масса, кг 12,8 20,0 33,2 550,5 986,0 1372,0

#0о зх -е> / & 5 . w - m o i б з !

10. Домкрата кабельные

Основные показатели j5s3осевые TV г»
ДКЗ-ДО

дл-о

Грузоподъемность пэры домкратов, гЛ 50 100 60
Диаметр поднимав:.дне барасанов, ?лм 1 4 0 0 . . .22СС 1 8 5 0 .. . 2200 1 0 0 0 ...2 0 0
Наибольшая высота подьежа, мы ICO 200 200
Максимальное усилие на 
Габаритные размеры, мм

рычаге, Н 60 150 1 5 0 ...2 0 0

длина 1160 I5C0 I3G0
ширина €04 1070 730
высота n s o 1600 1400

Масса пары домкратов, :кг 120 181 85

I I .  Сззро’-пше пер едаваке агрегаты постоянного тока

Основные параметры ACjd-300-2 АСД-300 АДД-оОЗ АДД-305

Сварочный генератор:
тал ГСО-ЗОО ГСО-ЗОО ГСО-сОО-

-1 2
ГД-310

напряжение холосто
го хода, В _ «ж 90 90
сварочный ток, А

асо£

7 5 . . .3 2 0 1 0 0 ...3 0 0  6 0 .. .3 5 0
Двигатель внутрен
него сгорания:

тип ГАЗ-Ш 5П4-42-
-8,5/11

Д-37?,! Д-37М

номинальная мощ
ность, л. с 30 20 40 40

Габаритные разметы, 
ьзд

длина 2080 1385 1915 1915
сирина 855 S75 895 895
Еысота 1730 1470 1250 т о

Масса, кг 850 980 900 SCO

t e l
64
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Харл ктера саг. кл Егззг- 
zb из
мерения

АП-1-0/ 230 АБ-2-0/230 АБ-4-Г/230

.Моцность агрегата к£г I 2 4

Число фаз - I X о
V

Капр'пение 3 £30 230 230

Частота тока Гц 50 50 50

Окосееть гоацзная 
ротора Сб/ЖГг ЗС'ОО 3000 3000

Тип двигателя - 2-СДВ УД-1 УД-2

Тип генератора - ГА 5-1-0/230 ГА3-2-0/230 ГАЗ-4-Т/230

I а  Сар/.; тние рэ с:.:сры, мм 50ох337к535 880x560x570 1075x500x570

Масса (без 
заправки) кг 62 180 235

За вод-и з готов’/, т е ль — Московский о л ектрсм етан:: чес к. л и
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Приложение 14
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Справочное

Типы сборных .железобетонных ко,лолцев

Типо
размер
колод
ца

Допусти
мая на
грузка , 
“т

Условные обозначения Число

Проходной Угловой Разветви
те льни Я

ЗЛиДл1Ц/1л
каналов

5 80 КПС-5-80 ККСу-5-SO fcvCp—5—80 24
10 K2CC-5-JO КХСу-С-Ю ККСр-5-IO

4 80 ККС-4-50 ККСу-4-80 ККСр-4-80 12
10 KKC-1-I0 .СчСу —i—ХО ККСр-4-IO

3 80 KK0-3-S0 ККСу-3-80 ККСр-3-80 6
10 к к с -’з-х е ККСу-3-IO ллОр-3-IQ

2 80 KKC-2-CG КХСу-2 -6 0 /СХо р—2~о0 2
10 :с о - о - :о ЮтСу-С-Ю М С р-2-10

Примечание. Допустимся вертикальная нагрузка на месте установки 
колодца принимаетод 807 -  для проездеЯ часта;
IC I -  для кепрсезыаи.

5tfoojfy-p/ to 5Л87-Ш  01
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Приложение 15 
Справочное

Технические характеристики проходных, угловых я 
рззветвителдпых колодцев

Колодец Габэрп'гкые размера, мм Вкут- Объем/массз 
редкий бетона, 
объем ьг/кг 

к~L Б к By Вр

KKC-5-80 2S90 1600 2030 — 6,5 1,955/4990
ККСу-5-80 2990 I6C0 2030 2035 - 6,9 2,145/5370
ККСр-5-80 2990 I6C0 2030 - 2470 7,3 2,239/5610
KKC-5-I0 2990 1600 2010 - - 6,5 1,748/4470
ККСу-5-IQ 2990 1600 2010 2035 - 6,9 1,835/4720
ККСр-5-IG 2990 1600 2010 - 2470 7,3 2,036/5100
ККС-4-30 2390 1300 2010 - - 4,0 1,319/3300
KKDy-4-80 2390 1300 2010 I6S0 - 4,2 1,313/3450
ККСр-4-30 2390 1300 2010 - I960 4,4 1,493/3730
KKC-4-IG 2390 1300 1990 - - 4,0 1,229/3170
ККСу-4-Ю 2390 1300 1990 1630 - 4,2 1,293/3230
ККСр-4-ХО 2390 1300 1990 - I960 4,4 1,405/3510
ККС-3-80 1950 1160 1810 - - 2,7 0,99/2450
ККСу-3-80 1950 П60 1810 1500 - 2,9 1,068/2620
ККСр-3-80 1950 1X60 1810 - 1840 3,0 1,166/2860
KKC-3-I0 1950 1160 1770 - 2,7 0,84/2070
ККСу-З-Ю I960 1160 1770 1500 - 2,9 0,918/2220
ККСр-3-IO 1950 1160 Х770 - 1840 3,0 1,016/2460
ККС-2-80 1350 1030 1570 - ~ 1,3 0,62/1550
KKC-2-I0 1350 1030 1570 - - х.з 0,62/1550

Примечание. " " -  длина; В - ширина; Н - высота 9

By - скрина колодца с углозой вставкой;
Вр -  сирина разветвателького колодца со вставками

/{OCeft'OJ. -J7 5Л07-Ш01 Писщ
67
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Поиложэкие 
Справочное

16

Основные материалы для строигэльегза колодцев

Наименование конструкций, частей 
и детадел’ Марка

бетона раствора кирпича

Элементы сборных железобетонных 
колодцев 200
Соединение элементов сборных 
железобетонных колодцев в 
грунте:

сухом - 50 _

мокром - 100 - 1
Монолитные жеяезобетогшые колодцы 2С0 - _

Стеньг кирпичных колодцев - 50 75
Днища кирпичных колодцев 50/75 ICO —

Перекрытия кирпичных и монолитных 
железобетонных колодцев - 50 -

%ooj%~c>/ S Jls 5. 68

i



to яэА'шчд 
| if/д

и
п

игсдf ущ
р

р
n

h
n

u
p

ou; 
уроим

-дни

i

?аз:лэ!>:, ь :/эзаг.ов т я  кз;:

•Ль- ЯО’ЭНо 1
Справочное

-

17

К.) лег с" Л Б 3 В

т 2 3 4 5

Дро::огнко
СбЭ УЛ'42 ?еЛлПО|<С?ОЙЯН̂
ККС-5 З А 2 А - £jl2S

3 ,8 2,4 2 ,Зо

ККС-4 3 .0 Т.о - 2,25
3 ,2 2 Д 2,3

ккс-з 2 .8 , I A - 2.05
2 ,8 2,0 2 ,1

ККС-2 3.0  , 1 А - U L
2,2 1 .9 1 ,9

KKC-I Z A т .2 - 0 А
1,4 1,4 -

Моно ля тине не лезэб стон^э

ККС-5 4 .2 2.8 — З А
4 ,4 3 .0 2,35

ККС-4 3 .6 2.5 -
3 ,8 2.7 2,3

ккс-з 3 ,2 2 А - 2.05
3 ,4 2 ,6 2,1

ККС-2 2 А З А - L A

Кирпичные с нзрунной 
ШТ'/ИЯТ'/РЧОЛ стен

2,8 2,5 1,9

ККС-5 i A 2.7 - 2.25
4 ,3 2,9 <£ ,Зо

ККС-4 3 ,5 2.4 - 2,25
3 ,7 2 ,6 2,35

//003J6-C; /j 5A07-W. 01

1 \ ...... ..................................... . 2 3 4 5 1

RK0 —3 —хо З.Т З А _ 9 Л- I

3 ,3 2 ,3 1
$

-4 1 ККС-3-80 З А З А - S
Э

| з.,з 2,5 2.15
l i KKC-2-I0 2 А З А - 1.85
У1 2.7 2 ,2 -

к к с -2- г о 2,5 2 .2  _ - -__
2,7 2 ,4 1 ,9

KKC-I 1.5 I A - 0 .8
1.7 1,7 -

Кирпичные без ко пуганой
ШТ V КГТ7 ПК’•! с ген

ККС-5 3 .9 2 .5 2 ,2 5
4,1 2,7 2,35

ККС-4 3 .3 2 А - 2,25
3 ,5 2,4 2,35

ККС-3-10 2.9 1 .9 - 2.05
з д 2 ,1 -

ККС-3-80 2.9 З А - -
З Д 2 ,3 2,15

KKC-2-I0 2.3 I A - I A L
2,5 2 ,0 -

ККС-2-80 2.3 2 А - = ____
2,5 2 ,2 1 ,9

KKC-I 1.3 I A - 0 .8
1,5 1,5 -

Сбспкый зелезобето’к а : ! ,

1- - составленный из лоохэпяогс 
a угловой эотзялз*

ККСу-5 3 .6 2 .2 3.4 2 A S -
3 ,8 2,4 3 ,6 2,35

ККЗу-4 3.0 I A З А 2.25
3 ,2 2,1 3 .3 2.5

4 O W 6 -0 /  М  |
q  Л
V .  * /

Р * 7  < 4 7.01 J Лисп
|\Л  1,w 1
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ICCСу-3 О ft L S L . 3_uQ- 2. Со
2,8 2,0 3,2 2,1

Кирпичный с наружной
ит7хат70К0и стен ___

ККСу-5 и __ 2x2- 2x0- 2,25
4,3 2,9 3,2 2,35

ККСу-4 2L&- а л . 2 2 L 2.25
3,7 2,6 2,9 2,35

ККСу-3 ЗЫ - 2.3 2 Л - 2.С5
0 ,3 2,5 2,8 2,15

Кирпичный без наружной 
штукатуоки стон
ККСу-5 3 ,9 2.5 2,25

4,1 2,7 3 ,0 2,35

ККСу-4 3,3 2 2&JL& 2.5 2,25
3,5 2,4 2,7 2,35

ККСу-3 2,9 2 J L а л _ 2.05 _
3.1 2,3 2,6 2,15

Монолитный явлезобо-о'Г^нЧ

ККСу-5 U L 2 J _ 3LJL 2,25
4,4 3 ,0 3,3 2,35

ККСу-4 2j5_ 2,8 2,25
3,8 2,7 3 ,0 2,3

ККСу-3 3,2 2 Л - 2.6 2,05
3,4 2,6 2,8 2,1

Ра з н етвите хънне

Сборный яелезобетонный, 
составленный из проходного 
И ШУ/Х УГЛОВЫХ вставокГ -  -  —л -■  >■ --------------------------

ККСр-5 3.6 2x2- 4,6 2,25
3,8 2,4 4,8 2,35

ККСр-4 3,0 LSL 4,3 2,25
3,2 2Д 4,5 2,3

l(003f€-&; КГ 5Л07-М  01 71

3
ККСр-3 а л - 1.8 4.2 2,05

2,8 2,0 4,4 2,1

Кирпичный с пару:гкой 
и?vнатрохей от он

ККСр-5 4.т 2x2- 3,3 2,25
4,3 2,9 3,5 2,35

ККСр-4 3,5 , 2 Л - 2.9 2,25
3,7 2 ,6 з д 2,35

ККСр-3 2 J - 2 J L 2x2- 2,05
3,3 2,5 3 ,0 2,15

Колодец без паругзнох! 
ШТVКЭТVТ»".Н стон

ККСр-5 3,9 2.5 3 U - 2,25
4,1 2,7 3,3 3,25

ККСр-4 3 ,3 - 2.2 2.7 2,25
3,5 2,4 2,9 3,25

ККСр-3 2,9 2,1 2 Л - 2xQ5
3 ,1 2,3 2,8 2,15

Монолитны:: келззсботоннкй

ККСр-5 4*2- 2,8 З Л 2х2§
4,4 3 ,0 3 ,6 2,35

ККСр-4 3 ,6 2х5_ 3,0 2.25
3,8 2,7 3 ,2 2,3

ККСр-3 3.2 2,4 2x2. 2,05
3,4 2,6 3,1 2,1

Примечание - I .  А -  длина котлована; Б - сирина; В -  ширина котлована
для кододхд* со вставками;; В -  глубина котлована.

2- В числителе даны размеры для пешеходной час-]■ И улиц
и проездов, а в знаменателе -  для проезжей части.

5ЛВ7-Ш. 01 72%003?6 -0 /  ?6
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Приложение. 18 
Справочное

Допустимые усилия тяяеиия кабеля

Сечение
кабеля,

Усилие тят.елия-за алюминиевую 
ооодочку кабеля при напряжения» кВ

Усилие тяясения кабеля до 35 кВ за
кл гл

Ч< IL-.Г I 6 Ю модные алшнисвые
МНОГОлИЛЬН.

алюминиевые 
однопрово яочнце

кН кге кН кге кН КТО
кН кге кй кге id! кге

3x25 1 ,7 170 2 ,8 280 3 ,7 380 3 ,4 350 2 ,9 300 2 ,9 300
3x35 1 ,8 180 2 ,9 300 3 ,9 400 4 .9 500 3 ,9 400 3 ,9 400
3x50 2 ,3 230 3 ,4 350 4 ,4 450 7 ,0 750 5 ,0 660 5 ,9 600

С П 3x70 2 ,9 300 3 ,9 400 4 .9 500 10,0 1050 8 ,2 т 3 ,9 400w  1 3x95 3 ,4 350 4 ,4 450 5 ,7 580 13,7 1400 10,8 1100 5 .4 550
3x120 3 .9 400 4 .9 500 6,4 650 17,6 1800 13,7 1400 6 ,9 700

С э 3x150 5 ,9 600 6,4 650 7 .4 750 22,0 2250 17 ,6 1800 8 ,8 S00
V 3 3x185 6 ,4 650 7 .4 750 8 .3 850 26 ,0 2750 21 ,6 2200 10,8 1100

1 3x240 7 ,4 750 9 ,3 950 9 ,8 1000 35 ,0 3600 27,4 2800 13,? 1400

•Й>
> - з

о

1
*

ч

Выбор стальных осей для хабелышх оарабаиов

Приложение 19 
Справочное

J.V5 бара
банов 
ПО ГОСТ 
5х01-79И

Размеры барабана, мм

наружный
диаметр

шиоина
учетом
'.■пилок)

(с  диаметр 
отверстия

Мина 
осп, 
мы

iiiaccq барабана с кабелем, т

Диаметр оси, ш

5
t ______ _______4 ~ 6 800 350 50 800 0,8/25 - - - -
1 Ва 800 515 50 1000 0,5/50 1/40 - - _ _

( 10 1000 650 50 1100 0,0/30 1/40 1,5/40 п/то _
I» 12 1220 650 70 1100 О.Ь/СО i/40 1,5/45 2/43 . .

‘ 1;а Х220 850 70 хзхо 1/40 1,5/45 2/48 2,5/53 -
I 14 1400 875 70 1400 1,5/45 2/48 2,5/53 3/56 4/56

? л | х4а 1400 050 70 1100 1/40 1,5/45 2/40 2,5/53 3/56 -
J? 1700 975 80 1400 1,5/45 2/48 2,5/53 3/56 4/63 5/70

№
*

10 1800 1120 80 1600 2/48 2,5/53 3/oG 4/63 5/70 7/70
13а 1800 1120 80 1600 2/48 2,5/53 3/56 4/63 5/70 7/70
20

ооо

1250 100 1700 2,5/53 3/56 4/63 5/70 6/70 7/75i1« 20а 20С0 1320 100 1760 3/56 5/70 7/75 9/80 11/80 ..

•"N1

22 2200 1250 100 2000 4/63 6/70 8/80 10/85 12/90 -
22а 2200 1300 100 2000 4/63 6/70 8/80 10/85 12/90 -
226 2200 1350 100 2000 4/63 6/70 8/80 10/65 12/90 -

0 5 25 2500 1600 120 2100 5/70 7/75 9/80 11/90 13/95 _
26 2650 1800 120 2200 6/70 8/80 10/05 12/90 14/95 I6/K
30 3000 2180 150 2800 8/60 10/85 12/90 14/95 16/100 20/К

-о-о



Приложение 20 
Справочное

Допустимая температура окружающего воздуха 
для прокладка кабелей без прогрева

78

iSSSSf^ .
не нике

X. Силевые кабеля о бумажкой изоляцией с вязкой, 
ностекапдей и обеднение пропитанной изоляцией 
в свинцовой ила алюминиевой оболочке, брони
рованные 2  небронированные О

2. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией:
-  на напряжение до 3 кВ с изоляцией и шлангом 

из полиэтилена, без защитного покрова, содер
жащего волокнистые материалы -20

-  на напряжение до 3 кВ со шлангом из поливинил
хлоридного пластиката, без защитного покрова,
а также с броней аз профилированной стальной
ленты -15

-  для стальных кабелей на напряжение до 3 кВ -7
- в пластмассовой оболочке на напряжение

выше 3 кВ О
3 . Силовые кабеля с резиновой изоляцией:

-  в езинцовой оболочке -20
- в резиновой или поливинилхлоридной оболочке -15
-  с защитным покровом -7

4 . Контрольные кабели с резиновой или пластмассовой 
изоляцией:

-  в  свинцовой оболочке, небронированные -20
- в резиновой или поливинилхлоридной оболочке 

небронированные пли бронированные одной
профидарованной стальной оцинкованной лентой -15

-  для стальных бронированных кабелей -7

Ц е б Ш - о /  f t 5Л0У-М 01 ЛионСерия 5.407-147
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