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С одерж ание  В ы пуска

Обозначение
документ а Н аим енование Стр.

Титульный лист
Содержание Выпуска 2

5.407-128.1-03 Пояснительная записка 3
5.407-128. НОГУ Коробки модульные и  колонки р о с -

пределительные. габаритный
чертеж 6

5.407-128.1-20ТБ Таблица Выбора чертежей 8
5.407428.1-30ВМ Ведомость потребности 6  обору-

добании, изделиях и  материалах 9 ~
5.407-128.1-40ПР Модульная силобая распредели -

тельная сеть. План В осях колонн
5...Ю  на нулеВой отметке.Пример /1

5.407-128.1-50ПР План расположения модульных
магист ралей. Пример 14

5.407-128.1-60ПР План расположения модульных
магист ралей. Пример 15

5.407- 128.1-70ПР План расположения модульны х
магистралей. Пример 16

5.407 -128.1-80ПР Прокладка проВодоВ от  колонки
к  т окоприемнику, пример 17

5.407-128.1-90 Установка модульной коробки
КМ -2УХЛ 4 В полу 18

5 .407-128.Н 00 Уст ановка модульной коробки
КМ -4УХЛ 4 В полу 19

5.407-128.1-110 Устанобка колонки  сош пепсель-
ны м и розет кам и н а  2  группы н а
модульной коробке 20

5.407-128.1-120 Уст ановка колонки со штепсель-
ны ми розетками н а  4  группы на
модульной коробке 21

г

Обозначение
документ а Наименование Стр.

5.407-128. НЗО Устанобка колонки с  предохрани-
т еля м и  н а  2  группы  н о  м одуль-
ной коробке г г

5.407-128.1-140 Устанобка колонки с  предохрани-
т еля м и  н а  4  группы  н а  м одуль -
ной коробке 23

5.407-128.1-150 Устанобка колонки с  абт ом ат и-
ческими Выключат елями н а  2
группы  н а  модульной коробке 24

5.407-128.1-160 Устанобка колонки с  абт омат и-
ческими Вы клю чат елями н а
4  группы  н а  м одупьнои коробке 25

~

-- -
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I  И с х о д н ы е  д а н н ы е

Серия 5 .4 0 7 4 2 8  выполнена н а  основании следую -  
щ  их материалов:

^номенклатура изделий заводов НПО Укрэлектромон- 
тажа. МоскВа, /988 г. j

$  технические условия ТУ36-2555-83 на „Изделия для 
модульных силовых электросетей

з)техническое задание на разработку серии 5.407428.

2. Содержание
2.1 Серия состоит из двух Выпусков: ! и 2 ,
Выпуск 1 „Узлы. Рабочие чертежи" содержит:

а) материалы для проектирования (таблица Выбора 
чертежей, габаритный чертеж, Ведомость потребности 
в оборудовании, изделиях и материалахt пример Выполне
ния модульной силовой распределительной сети);

б) установочные чертежи для выполнения работ В 
монтажной зоне.

3. Область применения
3.1 Выпуск У предназначен для Выполнения проектных 

работ и работ В монтажной зоне по уст ройст ву м о
дульных силовых распределительных сетей В полу про -  
изВодстВенных помещений с нормальной окружающ ей 
средой, для питания потребителей переменного т ока  
напряжением 380/820 В с номинальным током не- более 
60 Л.

32. В Выпуске 2  разработаны чертежи дополнительных 
конст рукций распределительных копонон с  предохрани
телями и  автоматическими выключателями на 2  и 4

3
яруппы, необходимые для Выполнения модульных распредели
тельных сетей.

Чертежи этих колонок передаются предприятию-заказ
чику для возможности размещения за ка за  на  их изгот ов
ление.

Готовые изделия передаются монтажной организации 
для установки их в зоне монтажа.

3.3. Климатическое исполнение изделий -УХ А , кат его
рия размещ ения -  У (по ГОСТ /5 150-69).

Степень защиты оболочки по ГОСТ/4254-80 :
а) коробок модульных -  /Р 5 5 ;
б) колонок распределительных — IP 2 2  и  !Р 2 /;
в) места соединения колонки с коробкой ~ /Р 5 5 .

3.4. Модульные силовые распределительные сети целесо
образно применять В производственных помещениях (цехах), 
где электроприемники располагаются равномерно по Всей 
площади цеха (помещения), где происходит частая смена 
технологического оборудования, т.е, перепланироВна,

55. Модульные сети отвечают технолагичесним требова
ниям к  повышенной чистоте помещений цеха, улучш аю т  
эстетику цеха, не мешают работе крцноб и  подъемных 
механизмов, а  т акже не затемняют рабочие места по  
Сравнению с распределительными шинопроводами.

й. Основные положения
4./. Модульные распределительные сети предст авля-
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ют со Sou проложенные 6 полу цеха (помещения) магист 
рали (провода с алюминиевыми жилами 6 Винилластобых 
или стальных тонкостенных трупах) и  распределитель
ные модульные породни, предназначенные для протяж
ки и  отбетбления прободоВ к  электроприемникам или  
для устанобни на них распределительных колонок.

42, Коробки располагаются с определенным шагом\ 
назыбаемым „модулем ", по Всей длине магистрали. 
Магистрали располагаются по Всей площади цеха 
(помещения),

Расстояние между коробками принимает ся родным  
2. или 5м , Меньшее расстояние рекомендуется при 
малогабаритном технологическом оборудовании, а  
большее -  при более крупном оборудовании,

4.3. Магистрали для модульных сетей; ка к пробило, 
Выполняются четырехпроВодными В трубах с условным 
проходом 40 мм ( " ) .

Основным элементом модульных распределительных 
сетей являются металлические модульные коробки бМ-2 
или КМ -4 , которые устанавливаются на черноВом по
лу цеха заподлицо с чистым полом,

4.4. Коробка КМ -2  имеет 2 пат рубка с резьбой 6 /
и предназначена для протяжки магистральных проЗо- 
доВ и для уст ановки на ней распределительной калон- 
Ки,

Коробка К М -4 имеет 2  пат рубка с резьбой и
2 патрубка с резьбой 6 ( ', ВыВеденных н а  уроВень 
плоскости крышки.

Эта коробка предназначена для протяжки маги — 
стральных проВодоб иотВетбления от них проВо

4

доВ меньшего сечения к  токоприемникам, расположенным 
ближе Зм от модульной коробки,

4.5, Модульные коробки рассчитаны на прокладку алю
миниевых магистральных прободоВ сечением до 35ммг и  
нулеВого пробода сечением до 25 ммг, который соединя
ется с нулебой клеммой, имеющейся б коробке.

Общая нагрузка на магистраль не должна пребышать. 
95А, а при значительных нагрузках однофазных приемников 
нагрузка на магистраль д, б. снижена до 85 А.

4.6, Отбетбления am магистральных прободоВ В короб
ках к  токоприемникам и  к распределительным нолонКам 
Выполняются без разрезания прободоВ с помощью сжимоВ 
У733МУЗ.

4.7. Для устанобни распределительной колонки на короб
ке КМ-2 необходимо снять крышку с коробки и  на ее место 
установить колонку. Для крепления колонки используют
ся крепежные Винты, снятые с коробки.

Для герметизации места сочленения Фланца колонки с 
коробкой используется резиновая прокладка, Входящая 6 
комплект коробки.

4.8. Распределительные колонки с автоматическими 
Выключателями и  предохранителями на 2 и  4 отходящие 
группы (чертежи которых помещены 6 „Выпуске 2 " )Вы
полнены В Виде малогабаритных распределительных 
пунктов.

Каждая из этих колонок имеет с двух сторон двери, 
которые подвешены на петлях и  запираются Внутрен
ними замками,

ОтВетбительные провода (отходящие линии) выводят
ся из корпуса колонки через отверстия В дне корпуса. Число 
отверстий равно числу отходящих линий,

5.4Ш7-123.1-ПЗ
Копировал JlfJ гчб?н- о{ 5 Формат АЗ
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4.9. Монтаж модульной распределительной сети, как  

пробило, Ведется В 2  эт апа:
4этап -уст анобна модульных коробок и  прокладка 

бинипластоВых или стальных тонкостенных т р уб  н а  
иернобом полу цеха, на с  т аким  расчетом, чтобы плос
кости крышек модульных коробок были заподлицо с аис
ты м  полом.

2 эт ап-зат яж ка магистральных прободоб 6  трубь/ 
и  коробки, уст аноВка распределительных колонок и  
прокладка отходящих линий от колонок к  электропри
емником. Пример реш ения прокладки отходящих л и 
ний к  токоприемникам приведен н а  чертеже 5.4о7-428А-10гц.

К.40. При проект ировании по чертежу плана р асп о 
ложения технологического оборудования выполняется 
чертеж плана модульной силовой распределительной 
сети (пример такого чертежа см. 5.407-128.4-40ПР).

В заВисчмости от расположения оборудования и  Воз
можной уст ановки пит аю щ их силабых распределитель
ных пункт ов подбирается п л ан  расположения модуль
ных магистралей. Наиболее характерные планы т аких  
магистралей приведены н а  чертежах 5.407428.4-бОПР... 70ПР-

4.44. После получения окончательных данных о мощности 
эпектроприемникоб и их расположении рассчит ывают се
чение проводов магистралей, прободоб отбетблений и  
зат ем по таблице Выбора чертежей подбирают ся необ
ходимые установочные чертежи коробон и  колонок.

Обозначения этих чертежей заносят ся 6  специфи
кацию  чертежа плана модульной силовой распредели
тельной сети.

4,42. По установленной форме Выполняется т рубаза 

5

готоВительная Ведомость, спецификация н а  распределитель 
ные колонки с автоматическими Выключателями и  предо
хранителями.

Потребность В изделиях и  мат ериалах н а  изготовле
ние этих колонок указана В Ведомости на черт. 5.407-/28./-ЗОВН

443. & данной серии В условных обозначениях крепежных 
изделий (болты, Винты, гайки, шайбы) не указаны :

а) для болтов и Винтов -поле допуска 6 д  и  класс  
прочности 5 ,8 ;

б) для гаек -  попе допуска 644 и класс прочности 5 ;
В) для шайб-  материал группы 0,4 ,

т ак как для выполнения конструкций и  узлов электроуста
новок промышленных предприятий, собираемых В мастерских 
электромонтажных заготовок (МЭд) или В монтажной зоне, 
для крепежных изделий эти характеристини не являются 
обязательными.

4.44. С вы пуском  наст оящ ей  серии5.407-428 выпуски 4и 2  
аннулируется серия 5.407-6 Выпуски 4и 2.

5.4Р7Ч28.И13
Копировал
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Тип коробки  
или  колонки Рис. Назначение

Кол.
патруб

ков

Кол. отходя 
щих групп
(штепсельных
розеток)

Номиналь
ный ток, 
группы, А

Суммарный 
максималь
ный ток,

Напряже
ние сети, 

В

Степень
защиты

Масса, 
кг, не 
более

Коробка км-2 яхли i Протяжная 2

3BO/z20
IP  55

£ 0 _

Коробка Км-Ачхл 4 2 ОтЬетЬи - тельная 4 6,9
Колонка крр-2 ухл4 3 Для подключе- ния погтюеЕи- 2

25 9 5 IP 22
4,5

Колонка крр-4ухл 4 4
ПЫЛ 1 iUm/L/CUU
телей малой мощности 4 5,5

4 Коробки и  к о л о н ки  ко м п л е кт у ю т с я  от б ет б ит ел ь- 
н ы м и  с ж и м а м и  и  и м ею т  н у л е в у ю  к л е м м у  и л и  з а з е м 
л я ю щ и й  з а ж и м . С ж и м ы  п о зв о л я ю т  производит ь о т 
в ет в л ен и я  о т  ка б е л я  п л о щ ад ь ю , сечения д о 3 5 м м г без 

его  р а з р е з а н и я .
2 . Ст епень защ ит ы  м ест  соединения ко л о н ки  с  ко р о б 

к о й -!Р  5 5 .

Нач.отИ

Курган
секТы чинин

Н.коштю.

Парии

Тычинин

Ш
'e-sir. 5.407- 128.1-10 ГЧ

Коробки модульные и \лчствв_
t/п лп ч и / /  n n n n n o R o А П -  -----------1-— * ■---------------колонки распред ели

т ельны е.
Габарит ны й черт еж.

JC U LT 2V63/-0S 7

У Г П П К И  
Т Я Ж П Р П М Э Л Е К Т Р П П Р О Е К Г  ХЛРЬКРЕЦ.

Копировал Jt&fy формат АЗ



Изделия по чертежам УГППКИ Тяжлромэлектрапроект 
Рис. 5  Рис. 6

326
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Таблица 2
Обозначение 

чертежа общего 
айда колонки Рис.

Размерц
м м

Кол. от хо
дящ их  
гр уп п

Тип
Выключателя 

на вводе

Апппппты наотходяишхгоиппах Степень
защиты

Масса,
к гТ ип Номинальный 

т о к , А

Напряжение 
сети, В

А Б
5 .4 0 7 -1 2 8 .2 -2 0

5 804 г В Р 3 2 -
51В 31250 -52

Н П Н 2 -6 0 6 0
6 8 0 /2 2 0 1Р21

19.3

19.45 .4 0 7 4 2 8 .2 -1 0 0 1004 4
5.407-128.2-160

в 220 2 А К 6 3 -З М Г 5 0
16,0  

16, ъ _5 .407-128.2 -200 520 4

5А07-123.ШГЧ 7
Копировал М ^ггчШ -о{ 8 Ф орм ат  А З
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ц
Наименование и  техническая 

характеристика изделия, м ат ериала
Ти п ,

м а р к а
Е д

изм.

1 КоличестВа по обозначению5 .W -1 2 8 .2  Парядкабый номер и  исполнение I
I -2 0 I ч а о I 4 6 0  II -2 0 0

— o i — O l — ОТ — О /

Элект оооБооидоВ ание

Выключатель переменного т ока 50x12 ,

с .к .131Р, крепление н а  панели А К 6 3 -
ТУ 1 6 -5 2 2 .1 4 0 .7 6 . з м г у з  * шт. 2 2 4 4

Выключатель Врцбной ВР32-Ш1250-
ТУ 1 6 -6 4 2 .0 3 3  -8 5 32УХЛЗ шт. / 1 1 1

Предохранитель ТУ16 -5 2 1 -о ю - 75 НПН-бО-
-О Х Л 4 * шт. 6 6 12 12

Изделия НПО ЭМиУЭМ

Замок ТУ3 6  • 7 0 .0 7 .0 9 /4 -1 2 -8 9 ЗЯ-4У1 Шт. 2 2 Z 2 2. 2 2 г

Сжим ответвительныйостзб-69-82 У751МУЗ шт. 3 3 3 3

Т о ж е У734МУЗ ш т . 3 3 3 3

Л е н т а  ] ЛМ5УХЛ2 м 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,4 ОА 0 ,4 0 4

К н о п к а  J ТУ3 6  -2 6 9 9 -8 5 5 ,5 шт. 8 8 10 Ю 8 в в 8

Ш а й б а -зв е зд о ч ка  Т У 3 6 -9 6 -8 2 Е У19 УЗ шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Н ако нечник кабельный Г0СТ9561-8 0 25-&-7МАШ ш т. 3 3 3 3

1

1
1
*

I

-

Ш веллер Т У 3 6 -/4 3 4 - 8 2 К 3 4 7 У 2 м 0,3 0 ,5 0 ,5 О *

* Р асц епит ель вы клю чат еля и  т ок п л а в ко й  В ст авки  

п р ед охранит еля  вы бираю т ся п о  п р о ект у.

кчрган Ы ч. ош 5AD7-12S.1-30BMТычинин 4 tk  hШг.
Тюрин ■ П

1
^ 7 “__ I

Ведомость потребности 
в  оборудовании, изделиях 

и  мат ериалах

ги*[*пк ТкПШШ.Ш I
— \ 1 I 2

ы г п п к и
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРППРПЕКГ

л А го К О цНмонтр. ТычининЛ 4 - - Z l
Копировал Лсг^г гчш -tn /о Формат  А З
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Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала

Тип
марка изм.

Количество по обозначению 5.407- /28. г порядковый номер и исполнение
-20 4 0 0 -160 -200

— 01 — 01 — О/ — 01
Материалы

А и с т ? /*-п н - ° '1'5  Гостто3 ~7*Чк К2603 -ч-IV  ГОС г/6523-89 кг 3.82 3,82 5.32 5,32 2,10 2,!О 3,04 3,04
/lu c rn Z i 6-ПН-0-2.0ГО С Т/9903-74

К260В -4 -IV ГОСТ/6523-89 кг 7,92 7,92 10,35 10,35 6,47 6,47 7,43 7,43
М"Гт Б-ПН-0-4.0Г0СТ19903-74
/шст СтЗКПГОСТ/4637- 89 кг 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
лента ЛМЦ58-2-Т-Н -0&48Г0СТ22О8-75 кг 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
и пи? 8-ВГ0СТ2590-88
г 4 Cm 3 к п  1 -1 ГОСТ535-88 кг 0,12 0 ,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Tpqda 120x2 Г0СТ8734- -75 кг 1.76 1.76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
Шина АДЗ/ТЗх/5 ГОСТ /5176 ~89£ кг 0,10 0,10 0,26 0,26 0,08 0,08 0,19 0,19
Гетинакс /72.0гост2718-74 кг 0,20 0,20 0,32 0,32
Гетинакс й  15.0 Г0СТ2718 -  74 кг 0,94 0,94 1,88 1,88
По обод Г0СТ6323- 79£ АПВ-6,о м 0.7 0,7 0 ,7 0,7
Пробод Г0СТ6323 -79Е АП5-10,0 м 4,5 0,7 5,0 0,7 3,3 0,7 3,3 0,7
ПоободГ00Т6323 - 79Е АПВ-25.0 м 4.5 5,0 3,3 5,3

5/i07-12S.1-3DBM Лист

2
КопираВап Н Формат  АЗ
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Условные обозначения.
•-К о р о б ка  модульная т ипа КМ-2УХЛ4 

о-Колонка распределительная с коробкой модульной

2 КЗ
Номер коробки модульной 

номер магистрали

-номер колонки распределительной

номер магистрали

Марка
ПОЗ. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

4 Шкаф распредели -
тельный
ПР8501 ~2079- 3 УЗ 1

2 Коробка модульная
К М - 2ЧХЛ 4

ТУ3 6 - 2 55 5 -8 3 27
3 Колонка распреде -

лительная к р р -2Ухла
ТУ3 6 -2 5 5 5 -8 3 4

4- Ш туцер
Ш ВМ -3/ч  "-22 У4
ТУ36 УССР-459-75 8 4

U

/. Продолжение спецификации см. лист 2.
2. Модульные коробки должны быть установлены т ак, чтобы 

верхняя плоскость крышки была на уровне чистого пола-
3. Распределительные колонки всех типов устанавливаю

тся на модульных коровках взамен снимаемых крышек коробок.
4 .Ответвления от распределительных колонок до токопри

емников осуществляются гибкими металлорукавами. При наличии 
прохода между колонкой и токоприемникам, на участке прохода 
металлорукад заменяется на т рубу, которая крепится к  
полу.

5. Заготовки для т руб приведены в трубозаготовите
льной ведомости.

6 . Сечения ответвительных проводов для механизмов 
приведены в кабельном журнале.

РазваБ. Кяоган обфъ
5AD7-12S.1-*tDnPЗа&се/сг.Тычинин л Ц iO-30,

Начмтд. ТюриН у
Модульная сило боя СтадияШист \Пистоб

распределительная сеть. \ 1 \ 3
План о осях КОЛОНН 5 ...ю У Г П П К Ина нулевой отметке. ТЯЖПРОМЗЛЕКТРЯПРОЕКТ

Нканто. Тычинин Пример. Х А РЬ К О ВГ'Ч "  « ___ I— я - г г .    -------------------- 1-------------- ' • ---------- -------
Копировал гчвг{- of /г  формат АЗ



Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

5А 07-128.2-20 Колонка распреде-
пительная с
предохранителями

на 2  группы
5 2к15А 6
6 2*25А 9
7 2  *4 0 А 4

8 5А07-128.2Ч00 Колонка распреде -
пительная с
предохранителями
на 4 группы (3x25а) 3

в 5 .Ш -82 .1Ч 0М Ч Распределительный
шкаср на полу или
перекрытии.

Монтажный чертеж 1
10 5ЛОТ-128.1-90 Установка модуль-

ной коробки
КМ-2УХЛ4 в  полу 2 7

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Месса
ей/г

Приме
чание

11 5А07-126.1г 110 Установка колонки
со штепсельными
розетками на 2группы
на модульной коробке 1

12 5. т -12 8  ИЗО Установка колонки
с предохранителями
на 2  группы на
модульной коровке 19

13 5А 07-128.1-т Установка колонки

с предохранителями
на 4-группы на

модульной коробке 3
/ 4 Труба пBtД40С

техническая
ГОСТ18599 -83 103 м

15 МеталлорукаВ.
РЗ-Ц -Х-22

ТУ22-3988-77 150 м
ПроводАПВ
Г0СТ6323-79Е

16 2,5 800 м
17 6,0 35 м
18 10,0 105 м
19 16,0 66 м
20 25,0 198 м

5А07Ч28.ИППР 7
Копировал Josy'®62’1'0* /3 формат АЗ
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2. Нулевой провод меж ду смежными м агист ралям и  

проложен в  труде ̂ соединяющей коробки этих магистралей

РазраВ Курган м у обgo.
teSxex. ТЫчинин л Ц 10-10'.
Начмтд. тюрин 7̂ У/Чщ

* /

И-конто. ТЪминин

5А07-128.1-50ПР
Стадам и ст  |ЛистовПлан расположения 

модульных магистралей 
П рим ер.

У Г П П К И  
ТЯЖ ПРПМ ЗЛЕКТРППРПЕКТ  

Х А Р Ь К О В
~ЩгГо1 /5 формат a z
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Труда ПВй КОС Нуле Вой провод

..... U~ j  U U " U IT  -и"- и U -  и f  и

J

Силовой распределительный пункт

II□о□Dо

$  * о * ’  0  ^  4 - |

I

к L r

□ □ о и □ Щр □ □ -в—

1

J
п , П ... П ]п  П .  П п П . . . П  П

№о_
Модульная коробка

с сеткой колонн ( y+9+yj *6 м оля случая\ когда цех 
не ограничен капитальными, стенами.

Z. Н улевой провод м еж ду смеж ны ми магист ра- 

пями проложен о  т руде\ соединяю щ ей кородкц  
эт их м аги ст р ал ей .

PasPaS Курган о$,%
5A07HZS.1-Шеек тычинин щ Ш$Г.

□  □ ПРНачлтй Тюрин
План расположения CmaduftAucm ХПистоВ

р I I г ~модульных магистралей. У Г П П К И

Н.контр. тычинин Пример. Т Я Ж П Р О М З А Е К Г Р О П Р О Е К Т
XAPbKDB

Копировал д в у  г46г!-о / Тб ф орм ат  А З

I  На чертеже приведен план расположения 
модульных магистралей в  многоэтажном корпусе
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Рис.1

Штииер Ш ВМ  

МеталларцкадРЗ -U-X.

П ри  отсутствии прохода меж ду ст анком  и  р а с 
пределительной кол он кой  п р о кл ад ка  прободав Вы пол
няет ся согпасно р и с .1 1 а  при  наличии прохода -  

согласно р и с . 2.

РазраВ. Курган Ы ч Що<
Зав. сек. Тычинин to-tor.
Нач.отд. Тюрин

' '  1

H.KOHTV. Тычинин

5.407-128.1-8РПР
П р о кл о а ка  Щшщй.

юбооов от кала 
< токоприемник 

Пример
угппки

Т Я Ж П Р0М З Л ЕК1РППР0Е1а  
Х А Р Ь К П В

24621- 0 1  18 Ф о р м а т  А 3
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бетона заподлицо с уровнем чистого пола.

Поз. Наименование Кол.

/ 1 1 1 L

К М -г т Ь Т У 36-2555-83 i

Разраб. Кчрган ев,fa
ЗаВ.сек. Тычинин 1№-
наготе Тюрин

— г~т

Н.канто. Тычинин JS lL
Копировал

5А07-122.1-90
Установка модульной 
коровки КМ-2УХЛЧ в  

полу
гчвгьси /9

CmaffusMucm VtuemoB

У Г П П К И
ТЯЖ ПРПМ ЭЛЕКТРИПРОЕКТ  

Х А Р Ь К О В  
ф о р м а т  А 3
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4 4 5

/. Размеры для справок.
2. Перед бетонированием пола модульные коробки 

должны Быть выставлены с помощью маяков из 
бетона заподлицо с уровнем чистого пола.

Поз. Наименование Кол.

4 Коровка модельная
КМ-4УХЛ4ТУ36-2535-83 4

РсараВ. Кчоган lO k , ММ
ЗаВ.сек. Тычинин
Нач.отЗТюрин

H.KOHTD. Ъ/чинин

5.4D7-128.1-
Установка модульной 
коробки КМ-^ЧХЛА в  

полу

0 0
СтадияМиет |/ТиапдЛ[

У Г П П К И  
ТЯЖПРПМЗЛЕКТР0ПР0ЕКТ 

ХАЕШЬ
К о п и р о в а л  J ta f*?  гчбгк о{ го ф о р м ат  а з
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\

one

/. Размеры для справок.
2. Д л я  установки распределительной колонки на коровке 

К М -2 У М  необходимо снять крышку с  коробки и  на  её  
место уст ановит ь колонку. Д ля  крепления колонки  
использую т ся крепежные Винты; снятые с  коровки. Д ля  
гермет изации мест а соединения ерланца колонки с  
коровкой использует ся резиновая  прокладка, Входя
щ а я  в  ком плект  коробки.

Поз. Наименование Кол.

i Колонка распреве-
лит ельнаяКРР-2УХЛ4
ТУ3 6 -2 5 5 5  -8 3 1

РазоаВ. Курган iukf \om
Ш ThMUHUH
Нач.атд. Тюрин /  A

I
ft ]

Нконта Тычинин & Ф ___

5.407-128.1-11D
Установка колонки со i  пщсрй.

коробке
'Лл*у г  гчег1- ot <?/ <рорматАЗ

.ипп УГППКИ
ьти ТЯЖПР0МЗЛЕКТР0ПРПЕКГ 

УАРЬКРЕ.
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I  Размеры для справок.
2. Для устаноВки распределительной колонки накородке 

КМ-2УХМ необходимо снять крышку с коробки и  на её 
место установить колонку. Для крепления колонки 
используются крепежные Винты, снятые с коробки. Для 
герметизации места соединения срланца колонки с 
коробкой используется резиновая прокладка, Входя
щ ая £  комплект  коробки .

Пса. Наименование Кол.

1 Колонка распредели-
тельная КРР- 2 ухлй
ТУ36 ~2555 -83 1

Разоаб Курган т °.
5.407-128.1- 20ЗаВмек. Гычинин м 1b.fr*

Начотй Тюрин
УстаноВка колонки со 'matMnucm |Л  истов _
штепсельными розетками 
на U группы на модульной

Р  |_____| |

УГП П К И  .
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРПЕКТ

ХАРЬКОВ»
,

Нконтр. Тычинин коробкеJj -1-я----• ■_ЛЯГШЧЧО
копировал гчегь <?/ гг Ф орм ат  АЗ
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Коробка КМ -2 УХЛЦ

М1:2

2. Для установки распределительной колонки на коробке 
КМ-2УХЛ4 необходимо снять крыш ку с  коробки и на её место 
установить колонку. Для крепления колонки используются 
крепежные Винты, снятые с  коробки. Для герметизации 
места соединения ерланца колонки с  коробкой исполь -  
зует ей резиновая прокладка, Входящ ая в  комплект  
коробкц.

Поз. Наименование Кол.
Обозначение
документа

1 Колонка распределите-
льная с предохраните -

лями на 2  гриппы 1 5.407-128.2-20

Ш е ек.
Нач.отд. Тюрин

Разраб. Курган
Тычинин

Н-конгтА Тычинан

щЩ '-

щ

5407-128.1-13D
Установка колонки с  

предохранит елями 
н а г  группы  

на модульной коробке

СтаВоАЛист \AuemoS

У Г П П К И
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРППРОБКТ

ХЛРЬкОВ
Копировал гчвгг- of, г з  ф ор м ат  АЗ
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I  Размеры для спраВок.
2. Для устаноЬки распределительной колонки на коробке 

КМ-2УХЛ4 необходимо снять крышку с коробки и на её место 
устанобить колонку. Д ля крепления колонки использу
ются крепежные Винты, снятые с коробки. Д ля герме
т изации места соединения срланца колонки с коробкой 
используетсярезинобаяпрокладка, Входящая В ко м 
плект коробки.

Поз Наименование Кал
Обозначение

документ а
4 Колонка распредели -

тельная с предохра-
нителями на 4 группы 4 5.407-123.2-100

Ш Ш
Шш

Н.контр

курган
Тычинин
Тюрин 5/t07-12S.m0

Устанодка колонки с 
предохранителями 
на Н группы на  

модульной коробке

Лист ШШЕ.
ыглпки

ТЯЖ ПРамЗЛЕКТРОПРОЕКТ 
ХАРЬКОВ_____

Копировал 24621-01 г<{ формат АЗ
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1. Размеры для справок.
2. Для установки распределительной колонки на коробке 

КМ -2УХЛ4 необходимо снять крышку с коробки и на её место 
установить колонку. Д ля крепления колонки использую
тся крепежные Винты, снят ые с  коробки- Для гермети
зации м ест а соединения ф ланца колонки с коробкой  
использует ся резиновая  прокладка f Входящ ая б  ко м 
плект  коробки.

Поз. Н аим енование Кол.
Обозначение

документ а
i Колонка распредели-

тельная с адтомати-
ческими Выключате-
пям и на £  гриппы 1 5.407-128.2-160

РазраБ. К у р с ан ог% 5ЛП7-128.1-'150Зао.сек. Тычинин ЩНШОг
Нач.атд Тюрин АЛ

Установка колонки с Стадий Лист ЛистоВ
авт омат ическими р \ 1
выключат елями н а а г п п к и

2  группы н а  модульной 
коробке

ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ
Н.КОНТО. Тычинин ХАРЬКОВ

Копиробал  Л аа* 2 4 6 2 1 -0 1  8 5 ф ормат  А З
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2. Д ля устаноВки распределительной колонки на коробке 
КМ-2 УХЛЧ необходимо снять кры ш ку с коробки и  на её м ес
то установить колонку. Д ля крепления колонки использу
ются крепежные Винты, снятые с коробки. Д ля гермети
зации места соединения срланца колонки с  коробкой исполь 
зует ся резиновая прокладка , Входящ ая В комплект  
коробки.

[Коробка КМ-2УХЛА

Поз. Наименование Кол. Обозначение
чертежа

1 Колонка распредели-
тельная с автомати-
ческими Выкпючате -
пямц н а  4  группы 1 5 .4 0 7 - 128 .2-200

Раэраб. Курган 09.90
Заа.сек. ThNUHUH 0-3*г.
Нач.отЦ Тюрин К

Н.контр. Тычинин Ш

5AD7-128.HBD
У ст ановка колонки с 

автоматическими 
Выключателями на  
Чгруппы на модульной

'ист | Листов
1~~

ыгппки 
ТЯЖПРПМЗЛЕКТРОПРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
гчегр о/  <26 Формат А 3

*  А  «*//.

Серия 5.407-128

https://meganorm.ru/list2.htm

