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Наименование Поимечат

Титульный пист  
Содержание 
Общие указания  
Таблица Выбора чертежей 
типовой серии
Габаритные и установочные р а з
меры и масса напольных распреде 
лительных шкасроВ серии ПРИ  
Габаритные и  установочные р а з
меры и  масса навесных распре
делительных шкасроВ серии ПРИ  
Габаритные и  установочные р а з 
меры и  масса утопленных ра с  -  
пределитепьных шкадэоВ серии 
П Р Н .

Сводная ведомость изделий и  
мат ериалов
Рекомендуемые способы ввода  
внешних проводников в щкасры 
напольного и навесного исполнен 
паи
Строительное за д а н и е  н а  
уст ановку напольных пас пре - 
oenumenbHbtx ш касроВ  (примеры)

2

Лист Стр, Н йименование Пршечаше

<& 19 Расположение распределительных 
шкасроВ 6 цехе (пример).

19 20 Строительное задание на учас
т ок пола в зоне уст ановки р а с
пределительного шкасрс*

20 г\ Строительное задание на цоколь 
для установки распределитель
ного ш касра

21 22 Строительное задание на учас
ток перекры т ия в  зоне уст а 
новки распределительного шкасра

22 23 Строительное задание на учас
т ок пола с кабельным каналом  
В зоне уст ановки распредели
тельного ш касра

23 Строительное задание на ниш у  
для распределительного ш касра 
утопленного исполнения

Нс?У суд 
Гп-спеа.

Ттрш.
багёзшй. w Мъ 

i___

fixotrrpYfczdcmA
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{.И сходны е донные
Серия 5.407-43 Выполнена на основании сле

дующ их мат ериалов:
{) технические условия „ Шкасры распределитель

ные серии ПРИ  " ТУ!6-5 3 6 . 6Ю  - 8 2 ;
2) типовая документация на  железобетонные 

колонны прямоугольного сечения-серия КЭ-СН-ЧЭ  ̂
Выпуск / и {423-5, Выпуск / и  на железобетонные 
двухветвевые колонны-  серия КЭ-01-52, Выпуск 1;

3) ГОСТ2 3 2 8 2 -7 9  „Колонны стальные ступенча
тые для зданий с мостовыми электрическими 
кранами общего назначения грузоподъемностью  
до 50т . Технические условия*';

4.) типовая документация н а стальные колонны 
постоянного сечения -  серия {.424 -4} Выпуск2 .

Согласно ТУ 1 6 ^ 5 3 6 .5 1 0 -8 2  распределит ельные 
шкасры серии ПРИ имеют климат ическое испол
нение У ,  категория размещ ения { 2  и  3 ; исполне
ние УХП категория разм ещ ения 2 ,3 ,4  и  5  по 
ГОСТ 15150 -6 9 - шкасры со степенью защ иты JP54  
исполнения УХП5  изгот авливаю т ся т акж е В 
химостойком исполнении. Шкасры химостойкого 
исполнения т акж е пригодны для работ ы в усло
виях, нормированных для УХПЗ.

Шкасры изготавливаются со степенью за щ и 
ты оболочки при закры т ы х дверях:

утопленного исполнения -  JP21*
напольного и  навесного исполнений -JP21J JP 54,

Z Содержание
Серия содержит р аб о ч и е чертежи уст ановки  

распределительных ш касров серии П РН  н а  осно
ваниях:

3

на полу; на стене; на железобетонной кслинне 
прямоугольного сечения; на железобетонной двух - 
овтбебой колонне; на стальной колонне постоян
ного сечения среднего р я д а  для бес крановых 
и крановых зд аний ; на стальной ступенчатой к о 
лонне для зданий  с мост овыми кранам и; В нише. 

Серия состоит и з 'д в у х  вы пусков- 
выпуск О (&. о)-м ат ериалы  дпя проектирования, 
выпуск 4 (8JJ -рабочие чертежи.
3 выпуске О содержит ся: таблица Выбора 

чертежей серии, чертежи с габаритными и устано - 
Вечными размерами распределительных шкасров; 
сводная ведомость изделий и материалов\ строи
тельные задания на участки попа в зоне уста
новки распределительных пунктов и др материалы

5. Область п р и м ен ен и я
5.1. Серия предназначена для использования при 

Выполнении проектных и монтажных работ  по ус
тановке шкасров в производственных помещениях^ 
электро помещениях и др. помещениях

Чертежи серии не предусмотрены для установки 
шкасров во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

3.2. Чертежи строительных за д а н и и  предназна
чены для использования проектной строительной
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организацией, с цепью разработки ею ст рои
тельных рабочих чертежей попоВ и  перекры
т ий дня уст ановки  н а  них ш касров  наполь
ного исполнения .

U  ~ О сноЬные полож ения.
4. /. Способы устаноВки шкасроВ указаны  В 

Таблице Выбора чертежей типоВой серии  * 
н а  листах 6 ...9.

4  2. Рекомендуемые способы В Вода Внешних 
проводников В шкасры напольного и  навесною 
исполнений у  н о  зо н ы  В т абл* 4 и  2  на листе 16. 
Таблицы состаВпены применительно к  кабе
лям с пласт м ассоВ ой  и п и  резиновой  изоля
цией  и  оболочкой и  проводам м арок АПВу 
АПРТО и  др..

43. Вводной Выключатель и  В Водные зажи
мы В ш  на ерах серии ПРИ без В бод ног о Вы клин 
чатепя расположены посредине шкасраР сим 
метрично Вертикальной оси  ш касра} к а к  при  
BBobe питающ его кабеля (проВодоВ) снизу, 
т ак и  сверху (рис . 4) * Исключением иг этого  
являются шкасры навесного и  утопленного 
исполнений  с Вводным выключателем по 
схемам 004, 0 0 6 , 008 , ОЮ, 012 , 0 /4 , 04-6, 048 и  
0 5 0 ) в этих ш касрах Сводной Выклю чат ель 
расположен слева  при Вводе сн и зу  и с про за 
при вводе сверхуу если  смотреть на гииеоую  
ст орону шкасра (рис. 2 /

В вод пит аю щ его кабеля (проводов) В шкаср 
рекомендуется Выполнять о соответствии 
С р и с . 1 и  2.

и
Рис. 4

а, В -Ввод снизу ; б, г - Ввод сверху;
/ -  Вводной Выключатель; 2-сридерные Выключатели) 
5^ Вводные зажимы, ^-питающий кабель (провода) .

4.4. Уст ановка ш касров напольного исполнения 
4АЛ. Ш касры напольного исполнения рекомендуется 

уст анавлиоат Ь на расстоянии 100мм от стены.
При уст ановке ш кот а В у г л у  помещения расст о

яние от боковой ст енки п ункт а  до стены слева р е 
комендует ся принимат ь не менее 2 0 0 мм (рис. 3 j. 
Для Возможности открывания дверцы шкасра

5 . 4 0 7 - < >3
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расстояние до стены справа должно быть не 
менее 350м м  (рис 4 )

Р и с  2
а -  6Вод снизу , б -в во д  сверху}
/ - Вводной выключатель, 2 -фидерные Выключатели, 
5 -'питающий кабель (пробода)

ё

.200 men

РисЪ

55Dmw

Рис4

5

4 4 2 Установку шкясров напольного исполнения 
НО цоколе по черт 5 407-43 В 1,л 8 рекомендуется 
применять В случае, когда толщина подливки на 
перекрытии недостаточна для изгиба /соленое 
трубы элект ропроводка с необходимым р а д и 
усом изги ба

4 4-3 В проемы для Ввода кабелей по /ерт  
5 407-43 В (  листы 9}Ю и  27 устанавливаются бло
ки  из пат рубков по черт 5407-43 В {листы29 за

дели блоки из патрубков заполняют не Весь про
ем по его длине, часть проема закладывают  заг
лушками по черт 5  407-45 В /, лист 42 Количество 
ц исполнения применяемых блоков из пат рубков 
и заглуш ек определяет ся в конкретном проекте 

Наружный диаметр пат рубков рекомендуется 
выбират ь согласно следующей таблице> о за в и 
симости от наружного диаметра кабеля, проложен
ного в пат рубке .

Наружный диаметр 
потруЪко, мм 32 40 50 65 75 90

Наибольший 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

/5 20 25 35 45 60

Иач стб TfODUH
Гл.спец Ьогданоб- fyCn.... % а
Игонгъ Богданов-
Р ч к  гр М о н е

5 . 4 0 7 - 4 3  Б 0
" Cmadus]/Jucm \fluctno&L
Общие указания » * ■* —

( продолжение) тяжпромзлатропраоа
_______________________ I х/^ЬНРб

ГЭЗбУ- О/  о
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4 5  Подход Внешних проводников к  шкасром  

навесного исполнения может осуществляться:
О нагелями В пат рубках, установленных 6  

проеме В перекрытии ,*
2) кабелями или проВодами В трубах, п ро 

ложенных В подлиВке поло или В грунте осно
вания попа.

П ри необходимости применения патрубков 
рекомендуется применять блоки из патрубков 
по черт. 5-407-43 В .{, листы 29 . 34-

4.6 . При подводе к  шкасру, установленному 
на стене} Внешних проводников снизу. приме
няется кожух, имеющий перфорированную ско
бу для крепления кабелей и  проводов. Кожух, 
кроме того, защ ищ ает  от механических повре
ждений провода и  кабели, а  т акж е Виниплас- 
тоВые трубы электропроводки, если имеется 
опасность т аких повреждений.

4 7. Способы крепления шкскроВ к  основаниям 
указаны  В разделе 4 выпуска /.

5* Порядок пользования при проектировании 
Пользуясь таблицей выбора чертежей на лис

тах 6.. 9 Выбирают необходимые чертежи у с 
т ановки шкасроВ, а  для шкароЗ напольного ис
полнения выбирают т акже и  чертежи стро - 
и  тельных зо доний

Чертея'и установки указывают в специрика-

___ ______________________________ :: 1^’
Для шкауэов напольного исполнения необходимо 

выдавать чертежи строительного задания на 
установку, примеры которых приведены на лис- 
те 17.

Потребность В изделиях и  материалах, согласно 
чертежам установки, указана В Ведомости на 
листах /4 и 1C.

^Железобетонные колонны серия КЗ-о НА9 и серия КЭ-01-52. 
в  1954г будут заменены новой серией 1424 1-5.
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/_Срунп^_рсно&онеа илип ли т а перекрыт ии

Характ ерист ика  
у с т а н о в ки  ижа-_ 
Ф а напольного 
исполнения

На полу или 
перекрытие при
О тСъ-'ООмм.
ПодВоВ внешних 
прэооЗникоБ к  

ш г а с р у .  
а} сверху и (или) 
Ь) снизу 8 труб ах, 
преложенных Ь 
псдлиБке и В грин 
те основания

На полу или пе
рекрытии, на 
цоколе высотой 
10Эмм. ЛобВоЗ 
Внешних проБод- 
никоБ к  ш к а ф у

а] сверху и (или)
б) с низу Б трубах, 
провоженных Б 
поалиВке и Б грун
т е  основания

Обозначение чертежа

установки строитель
ного задания

5.4о7-4з Bf. 5.4 07-«во,
лист 7 лист 19

5.4о7-43 Ы, 5.407-45 ВО,
лист 8 Лист 20

Э с к и з

Характеристика 
установки шкаерй 
напольного 
исполнения

ж " ж

*
Урмп.
£ Г

/ 7 7 ? / / / /  / Л

На перекрытии 
При С$гпСп= 100 глм 
ПоЭвоЭ Внешних 
проБодникоВ к 
шкафу.
а] сВерху и (или)
б )  снизу Ь пат
рубках (5 про
еме Ъ плите
перекрытия).

Обозначение чертежа

установки

5407-4$ В.1, 
лист 9

На полу с ка
бельным кана
лом.
П одБод  Внешних 

проВ одникоБ  к 

ш к а ф у  сн изу  

и з  к а б е л ь н о г о  

к а н а л а .

строительно 
го за9ания

5407-43 ВО, 
л и с т  2<

5 407-4$ Н  
Л и с т  Ю

5407-4$во, ( 
Л и с т  22

ffm опд.
Га спзи
Н контр
рцк. гр

Тюрин fty
ЪогдоноЗРтгч
БогдановшМоне \ fiV̂ -

z -ii
Таблица Выбора 
чертежей типоБои 
серии (начало)

+3в.О
Стадия Лист Листов

6
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Характеристике! 
установки шкафа 
нобесного испол

нения_____

Но стене 
ПодбоЗ Внешних 
проВодиикоВ к 
шкафу-сВерху

Обозначение
чертежа

установки

б407-43 6 1I
лист 11

Эскиз

-Л-------- V

щ

Урч л
1

Х а р а к т е р и с т и к а  
установки шкафа 
надесного испол

нения

На ж-6 ксмонне 
прямоугольного 
сечения ши
риной fl мм 
ПодВод Внеш
них провод
ников к 
шкасрц-сВещ

Размерь!
КОИОННЬ!
и шкафа, 

М М

Й = 600

R = 700

А =800

Обозначение
чертежа

установки

5 407-43 3 4J 
лист 15

5407-43 <4
Лист 15'

5 407-43 В 4
лист (5

f fp s =

]
C5Сэto

s r
id3

3

: ■" .......

0j> и f! I
L l _ i ____

На стене
Поабод Внешних 
проВодчикоб к 
шкафу-сберху 

и СИ'ГУ*

5 407-43 ъ 
л и с т  \ Ъ

и+ - f f 5  Г

щ

-3.

^чп_

3

Наж-6 дбух- 
Бет Ъе Вой 
колонне ши
риной fl мм, 
с окном Б мм 
Шкаф шири

ной В мм 
Подбод бнеш- 
них прододгюкоб 
к шкасру-сберху

А = 1QGO 
5^600 

В-650и 750

5 407-*5 Ы ,
Лист 16

А--1300сн400 

Ъ = 800 
В = 650 и 750

5 407-45 б 1, 

лист {&

Нрч omd
Ёjnp(^ 
ft t J'b’np 
r MLСи

Тюрин _ 
Богданов i 
Ьргд̂ ноЬ 
Моне

2Г*«*
Таблица бь/бора 
чертежей munobou 
серии (продолжение)

в. 1D
СтадияЛист Листов

7
УГПИ

Т Я Ж П Р О М Э /Ш Р О П Р О П Г Г
У А Р Ь К О В
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Эскиз

XcJpdK теристика 
установки шкафа 

на&есного 
исполнения

О

На стальной 
колонне посто
янного сечения 
среднего ряда 
ПодЬод внешних 
про&оЗникоВк
шкасру-сВерху

На стальной 
ступенчатой  
колонне сред
него ряда 
ПодВод Внеш
них проВодникоЕ 
К ижафу-сберху

Ширина Обозначение
колонны, чертежа

мм установки

А : 1|0(-700 54о7-«з в 1,
лист 19

А=70(- 300 5407-43 В),
Лисп 2f

1500 5407-43 в V
Лис гг) 23

9 i

Эскиз

2000

Чрч п

о

Характеристика 
установки шкафа 

надесного 
исполнения

,2 5 0 , 750

TYI

~6*Т ~

Црчп

& i .

$■

Нач отд Тюрин /=̂ ЛЛ,
f> спей Богданов- Г'СЬ
Н контр. Богданов
Рчк гр Моне Ч Ф Г

На стальной 
ступенчатой 
колонне сред
него ряда 
ЛоЗбод Внеш
них. пробаЗчбкоВ 
К шкафу-обсрху

На стальной 
ступенчатой  
колонне край 
него ряЭа 
ЛоЗБоб Внешних 
проводников 
К шкафу-сверху

Ширина
колонны,

МЦ

2000

1000

Обозначение
чертежа
устакобки

5^07-*3 Б А, 
24

5407-45 81I
лист 25

Таблица Выбора̂  
чертежей типовой 
серий (продолжение)

^3 b D
СтадияЛист ЛистоВ

6
УГЛИ

ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ
Харьков

/936У- O f fO
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Эскиз

Характеристика 
установки шкафа 

наВеснаго 
исполнения

Ширина 
колонны, 

мм

Обозначение
Чертежа

устаноБки Эскиз

г
1 1

Оо
1 г 

! !
у / / У / / / У  А

Характеристика 
установки ижафа 
утопленного 
исполнений

Обозначение чертежа

установки строитель- 
него задания

250 1000

Урчп
3/

а*

о

На стальной 
ступенчатой 
колонне край
него ряда 
ПадВоб Внешних 
про&однико&к 
шкасру-сберху

1250 5 407-43 В | 
лист 26

рч п

Установка 
одного ьикСнра 
В нише на
конструкции,
с проходом
кабелей за 
иикасром

5 407--43 в\ 
лист 27

5407-43 во, 
лист 23

НачогиВ 
Га  с п е ц

юрин

4-
Рик zpi[}/l0нс

fyv^>

5 . 4 0 7 - 4 3  в.О
Таблица Выбора 
чертежей типоВои 
серии ( окончание)

С т а & М Л и с т Ц и с т о й
____ - 3 . 5 ___ i

УГПИ
гямпронзле̂ тропраеег

ХДРЬкОЬ
/Э иС /-0/ / /
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с:

i L J *
R 7

В и д  4-4
Крышка ус/Юбно с н я т а

J ° — г. v>Г̂(

1А
I

'fc!
\\

П Р П - 3 0 0 3 , П Р И -3 0 0 5 , П Р И - 3 0 0 7  

П Р 1 1 - 3 0 4 5 ,  П Р И - 3 0 4 7 , П Р И - 3 0 4 9

ПРИ-ЗООА. ПРИ-ЗООЬ, ПРИ-3008
ПРИ-3009, ПР11-30Н, ПРИ-3013

Т ип

П Р Н - 3 0 4 6 . П Р Н - З Р 4 8 . Л Р Н - 3 0 5 0

ПРИ-3051, ПР11-3055ЛР11-3055
ЛРИ-3010, ПРИ-3012, ПРИ-3014 

ПРН-3015, ПРИ-3017,ПРЦ-3(И9,ПРН-ЗЮ

П РЯ -З О Б ^ П Р И -З О б Э .Л Р Н -З О б ^ П Р И -З О б З  
П Р Н -З Р 8 7, ПРН-308Э, П Р 1  1-3091 .ПРП-309Е

/7Р44-3023, П Р И - 3 0 2 5 , П Р И - 3 0 2 7  

П Р 1 1-3 0 2 9 , П Р И - 3 0 3 1

ПР11-3033, ПРН-3035,ПРН-3037 

ПР11-3039, ПРИ-3041, ПРН-ЗОДз 

ПРН-3065, ПРИ-3067, ПРИ-3069

ПРН-3071, ПР11-3073, ПР11-3095 
РРН-3097, №1-3099,ПР1!-Ъ10!, ПР11-3103

ПРИ-3075, ЛР11-3077, ПРИ-3079 
ПРИ-3081, ПРИ-302,3,ПРИ-3025

ПР11-3105, ПРИ-3107,ПРИ-3109 
ПРИ-ЗШ, ПРИ-ЗИ5 ПРИ -З Н 5

400

500

600

goo

650

650

650

650

750 200

750

750

750

200

2Q0

200

1
2

Донный л и с т  р ассм а тр и в ать  со в м естн о  с л 42.
В ш ка ф а х гю степенью защиты о6олочкиОР2{ 

и м е ю т с я  ж о л кн и  В боко&ых с т е н к а х  и ж а ф а

5 Шкаф имеет съемные Верхнюю и нижнюю крышки
4 Ра змгфЬ| К и Л проемоЬ для ВВоЭа проВоЗоВ о к а б е 

л е й  с В ерху и снизу ш каф а  о д и н а ко в ы .

5 * Размер М-при установке Вводного Выключателя 
Внизу шкафа; размерН-при  установке Вводного Выклю
чателя ВВерху шкафа.

Р азм еры , мм

210

210

210

210

ж

220

320

420

620

700

700

700

700

6 1 3

618

618

618

106

1Q6

106

106

М

_JL!L
Массо
кг,не
более

Нач отЭ

Н к о н т р  
Рук гр

Тюрин
Га спец богданоб.

Ъйёдон оЫ
Моне JL[±

26
27

29

Гббаритныеи уотановочь.ы^Стабии1 Лист 
размеры и масса наВсс- 1 
ных распределительных 
ш каф о в  серии п р и

31

55

33

36

39

44

47

50

5 . 4 D 7 - 4 3  в . О
ЛастоЗ

УГПМ 
ТЯКЛРОМЭ ДЕК ТРОПРОЕРГ 

ХАРЬКОВ
G f- O f /-i



IqN дня ио?д\ рш
одпдопироц] VQQUoH ЯШ?,

___ Тип

ПРИ- 3/2\

ПР11-3916, ПРОЗОЮ HPH-3020,nP11-3022
ПРРК3052, npj{-305A,DP̂ -3O55
ПР11-302А<ПР^-За?г?. ПР11-3028 

ПРН-ЗОЗО, ПРЦ-30Ъ2

№[1-5053 ПРЦ~3(& I ОЦ -305? ПРИ-3064
ПР1НС66,ПР11-30$5пр11-5070
ПРН'3072,ПР11-3074

ПР11-ЗЭ8ЯПРИ-ЗрдрП̂ {.ЗД32.ПРП-ЗЭ54
ПРИ-3034. ПРЦ-3036, ПРН-5033 
ПРН-30^0,ПР11-3042, РРИ-3044
ПРИ--3076, ПРИ-5073, ПРИ-3080 

ПРИ-3082, ПРИ-3034 ПРИ-303 6
ПРН-3096, ПРИ-3092, ПРИ-ЗЮО 

ПРИ-3102, РРН-ЗЮи
ПРИ-ЗЮЬ,ПРН-ЗЮ8,ПР-ЗН0 

ПР11-ЗИ2. ПРП-ЗН4,ПРН-ЗН6

ПРи-ЗИ8

ПРИ-312О, ПРИ-312Z

60 О

800
1000

1000

1200

1000

1200

750
750

750

650

650

750
750

8

8_50

850
850

750

750

850
850

200

250

250

21:
210

210

250

250

250(26!
250 250

313

313

313
313

820

820

1020

820

1020

гол
и

800
800
500

700

700

800

К Л М Н
кг, пе
$сисе

7/8
7/8

106
106~

— 4 2
5 4

7/8 106 — . _____ 56

53

т 156 290 290
62

61

6 4

355 355 72

230 290
70

1 618 155
73

355 355
8 1

8 4

7/8 156 230 290 66
718 156 355 355 96

Миге о )

Нзч оггЯ

5 . 4 0 7 - 4 3  в . О
Г абаоигп ны е и у с т а н о & о ч -  
ны е 'разм еры  и  м а с с а  
на&еснык распредели- 
тел ь ных  ш касроо серии 

ПРИ г

Cmadivlfkicrn |ЛистоВ
1 d  I

У Г Л И
тяжпгамзл ЕнтропроЕ/т

ХАРЬКОВ

Т ю р ин / С‘Г'~Г
Пл.спеи БогОзнэЗ 7-Si
9 К0НЛ1О
Рук ZD.

'"БагданоЗ
М оне

/93€/~ О /  /4
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Тип
Размеры , м м Масса, 

кг, не 
болееА Б В Г Д Е

ЛР1Ы052 ПРИ-Ю56 57

ПР1Ч066, ПРИ-1063, ПР1Н070, 
ПР11-Ю72, ПРИ-1074 1100 1000 262 820 200 250 64

ПРН-1088, ПРИ-1090, ПРИ-1092 
ПРИ-1094

72

ПРИ- ЮЗА, РР1П038, ПРН-Ю40 
ПРН-ЮА2, ПР11-Ю44

70

РР11-Ю76, ПР11-Ю78/ ПР1И080 
ПРИ-1022, ПР1Н034 П Р И -1086

1300 1200 262 т о 200 2 5 0
75

ПРИ-1090 ПРИ-1038, ЛРН-Н00 
ПРИ-1102, П РИ -1104

81

ПРИ-«Об, ПР11-1108, ПРИ-1110 
ПРН-Н12, ПРН-Ш4.ПРИ- 1Н6

8 4

1. Степень защиты оБолочки Шкаща~^Р2{ В  Боковых 
Стенках ш касра  им ею т ся ж ал ю зи .

2 . Щ каср  имеет  съемные верхнюю и  нижню ю  к р ы ш к и .

T u n

ПР1Н003. ПИИ007
ПРИ-1045,ПР1И047. ПР1М049

ПР1ИООАПР1НООЙ
ПР1Н009.ПР1МО<3
ПРИ- ША6 ПР1Н048, ПРИ- 1050
ПРИ-1051. Г7Р11-1055

п р и - ю ш , п р и - Ю14
ПР1Н015, ПР-Ю19, ПРН-1321

ПРИ-Ш57. ПРИ- 1059, ПРИ- 1D51 
ПРИ-Ю53, ПРИ-ЮЗ? ПРИ-1039 
ПРИ-№91 ПРИ-Ю93

ПРИ-1023, ПРН-Ю27, ПРИ-1023
ПРИ-1031
ПРИ НО33, ПРИ-1057 ПРИ-1033 
ПР1Н04), ПР11-Ю43
ПРИ-Ю65,ПРН-1067, П Р И -1053 
ПРИ-^07^, ПРИ- 1073

ПР1Н075, ПРИ-1077, ПР11-137Я 
ПР1ЧЩПР11-1085 ПРН-1335
ПР11-ЩПР11-1037, Г.PU-1Z 
ПРН-1101, ПРН-1103

500

6Э0

730

900.

П Р И - 1105, П Р И -1107,ПРИ-110?
п ри -н н . п ри -ш ъ , при - 1115

ПРИ-101Ь. ПР11-Ю20. ПР11-
ЛИМ024,ПР1Н02г, ПР11- ю г .

! ПРИ-1032, ПРИ- 1052, ПРН.-Ю*'
[п И М Ь 'А  ПРИ-1064_________

Размеры, мм
14

Аоо

50D

600

800

!Н00 ! 1000 262

212

212

212

212

220

320

42  О

*65

165

165

620 165

220

200

200

20 О

200

200 2 5  О

Масса, 
кг, нс
более

iiqq pmd 
F> Cnt

Тюрин
БОгд а ко З р ^

fi гонтпЫЬог дяюд.Игг-л^;i I _______ ^__
Рук.г~р.1мокс Ха &

26
27
30
31
32
33

36

39

4 4

4 7

4 6

49

4 5

51

5 8

61

5 . 4 0 7 - 4 3 6 . 0
га б а р и т н ы е , и истано- 

_ _jDOJHb!e р азм ерь ! и масса 
- ' | г 1 у т о п л е н н ы х  распреде /и - 

т г / .ь н ы х  шкааооБ серии
ПРИ ‘

|Сто$ся1У)исгп
13

Ли сглрБ

У Г П  И 
ТЯ^ПЮ КЗ/ EXTPOfPOt'rT 
_______ ХАРЬКОВ

7936 7 -С *
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Наименование, Тип
Ед

U3M

Количество по чертеж  у и исполнению
технические данные, или ГОСТ на 5Д07-4Э е'./.7!5407-43 B U S 5407-43 в 1,л 9 5 407-41 в 1 ./ /о

размер сорт а м ент f...7  i 4...7 4. 7 4 . 7
jM e  к  трооборудоВание s

Шкаф распределительньпч * Ш т 4 4 4 4

т двлия  ГЭМ а УГДМ
Д ю б е л ь 9663 ш т

М а т е р и а л ы

А и ст 2 ГОСТ <9903-74 к г -к *

Полоса 4 x 4 0 ГОСТ 403-76 к г
Круг  /2 ГОСТ 2590-7) к г

^ 9 ^ 1 Ч л  н 
1__-41

T

При ме- 
чание

Н аименование i 
технические, данные/ 

р а зм е р
Электрооборч до&ание 

Шкаф распределительный *

Изделия ГЭМи~5гэм

Т  ил  
или ГОСТ на 
сортамент

шт.

Количество пп чертежу и исполнению

4 2 3

4 4 4

5.407-43 6.4, л /3_
8

Д юбель 
Дюбель
Полоса

9 6 6 3  

9678 
К 1 0 6

ш т. 4  4  14
шгп 4 4__4^
кг 08 0,8 0,8 0,8 0,8

*Тип  ажасра с/ количество материалов принимается 
согласно  конкретному проекту.

0,8 0,8 0,8

10

0,8 0,8

5 4 0 7 4 5  В  Ы 5 4 0 7 - 4 5  в  ^  к

4 . . . б 7 . - 4 4  4 . . 6
4 6

Кл  4S Приме-
чанае

Сводная Ведомость 
’ изделий и материалов 

(начало)
/9зел- ол

УГПИ ТЯЖПРПМЭАЕКТРОПРОЕКТ ХАРЬКОВ_____
”7?
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НоименоЬание, 
технические данные.} 

_____ размер _______
М атер  иолы

Лист 2
По/юса 4x40
Полоса 4x50
Круг Ъ
Круг *2

Тип 
или ГОСТ на 
сортамент

"ОСТ 19903-74
ГОСТ 103-76
ГОСТ 103-76
ГОСТ 2590-71
ГОСТ 2530-71

Наименование, 
технические данные, 

размер

Тип
или гост на 
сортамент

ЕЭ.
U3M

5 4(5■ГТП Количество по чертежи и исполнению Приме
чание

5 407-43 В ? .  A Of Г5.407-43-JP-M.33 ~5 4 07-43 — 8 1 А, 24 5 407-ЧЪ 
В 1 л 25

5 407-ЧЬ
б. 1. л.2-Г> 5 407-43 8 1, л. 27

Г..6 7...Я 1... н J 4 | А 44 А 44 J А
Электрооборудование 1... 11 1 ... 11 1.. . 11 1 2 3 Ч 5 о

Шкаф распределительный * шт * 1 1 * 1 * * * 1 * <

изделия ГЭМ и Угэм

8Дюбель У661 шт 8 8 8 8 a
Прааэиль К 239 к г 4 95 4,69 4.59 3,1 *0,8 5,30 6, 65 137 2,37 2,75 3,824.97 6,06
Полоса КЮ6 кг 135 135 1,35135 135 135

МотгшоАЫ
XА ист 2 Г О С Т  53903-74 кг к * X X -х

Труба 15/2,5 ГОСТ 3262-75 кг 0.(7 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Т руб а ПЕХ-В-ЭП

] У  5 - % Ъ кг X X -V- X X X

*Тип шкафа и количество материалов принимается 
согласно конкретному проекту. 4s?yn$ Тюран

Га ит, Богдане# 
jir?KJT,r̂  ьогда но£

гр̂  f/QH!
S 5

5 . 4 0 7 - 4 3  b . D
Сборная Ведомость 
изделий и материалов 

(конец)

Стадия Лист
IS

Листов

УГ ПИ 
ТЯЖПРОИЗАГКТРОПРОЕНТ 
____ ХАРЬКОВ

У53бЛ-ОЛ /7
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Обозначение черте-, 
yta установи икалд

Распребелительные шкафы серии ПРИ напольного исполнения Т аблица i

Степень за
щиты обо- 
ло^ки шкафа

5 407-43 6 *, 
л и ст ы  7 и 8

5 407-43 В I  
листы 9иЮ

3?2\
ил и

JP5A-

Сторона подбора 
Внешних про&одни- 
ко& к шкафу

Кабели с пластмассовой или резиновой 
изоляцией и оболочкой ПроЬода марок АПВ.ДПРТО и др

Способ прокладки Способ БВода В шкаф Способ прокладки Способ ВВода В шкаф

Сберху
По стене или 

колонне

Непосредственно 
или при по мощи

сальников*

В ВинипластоВых 
или стальных трубах

В трубах, с уплотнением 
мест Ввода труб В шкаф

Снизу 6 тр у б а х , проложенных В подлиВке пола 
или В грунте основания

Сберху По стене или 
колонне

Непосредственно или 
при помощи сальников*

6 ВинипластоВых
или стальных трубах

В трубах,с уплотнением 
мест Ввода труб В шкаф

Снизу Под перекрытием 
или В кабельном канале В трубах — —

Распредели тельные шкафы серии ПРИ навесного исполнения Таблица 2

Место устаноВ- 
ки шкафа

Степень за
шиты обо
лочки шкаща

Сторона подхода 
Внешних про&од- 
никоб к шкасрд

Кабели с плогпмассобой или 
резинобой изоляцией и оболочкой

Способ прокладки Способ ВЬода Б шкаф

Пробоба марок АПВ,ЙПРТОидр

Способ прокладки Способ Ввода б шкаф

0 Верху

0Р21

По стене или 
колонне

На стене 
или

колонне

Снизу (  при 
устанобк&  
на стене)

Не посредст&енно

б бинипластобых 
или стальных трубах

В трубах с уплотне
нием мест ’ Вбода 
труб В шкаф

5 к о ж у х е ** 6  кожухе * *
без уплотнения, с при
менением Втулок ти- 
па Л87-Л34, Б28-В69

Сберху

JP S 4

По стене или 
Колонне

Снизу ( при 
установке  
на стене)

В кожухе * *

При помоьци 
сальников*

В бинипластобых 

или стальных трубах

В ВинипластоВых*** 
или стальных трубах

В трубах, с уплотне
нием м ест ВВода 
тр у б  В ш каф

*  Сальники должны быть заказаны В комплекте поставки распреде
лительного шкафа степени ОР54.

* *  Кожух показан на чертежах устаноВки ижафоВ [см. Выпуск 1)
* * *  В случае опасности механических повреждений ВинипластоВых труб 
следует применять кожух, показанный на чертежах установки 
и/кафоб(см Выпуск!)___________

Нач отЭ
Га спец
Ц контр
№  гр

Т  Ю р и нБогданов т̂ г>
Богданов
М о н е

fyyy>
g-8b

5 . 4 0 7 - 4 3  в.О
_7б~

Рекомендуемые способы ВВоЦстадцд! / } ч с т  1 л и с т о в  
Внешних проводников 
В шкасры напольног01 и 
наЗесного исполнении

ы г п и
ТЯЖП РПМЗ/IEK ТР0ПР1Ш 

XAPbHDS
/93 С/- о /



i? i

Вариант I Вариант2 Вариант5
для устаноЬки распределительного шкафа для установки распределительного шкафа для установки распределительного шкафа

5ПР на полуЛодЬод Внешних проВодникоБ-снизу 12ПР на цоколе. ЛобВод Внешних про&одникоЬ- 2ПРна перекрытии. ПобВоб Внешних проВоЭникоВ
Втрубах с/ сверху

е

©

“Т

ш ж Закладное
Ш3.ълиъ

ТцпоЬое строительное задание 
см. черт.s.407-^5в.о/ л. ig, исполн.2

Ч г
Нагрузка от шкафа 5ПР-с=з кг.

л

снизу В трубах и сВерху

© - J 1
< 7 2V 7 / / / / 7 7 / X / / / / / / / / / / / ,

©

Закладное q3cte/iue

Ч Г + о
to

--------------ч

4 V
Ч  1i iI 4ч

а  i x M j ----- ,. \Цоколb \ j

ТипоВое строительное задание
СМ. Черт. 5.40743 б.оt л. 20, исполн. \

C H - 4 D
Нагрузка от шкафа &ПР-сэ кг 4-----------------------------

снизу через проем

\  Проем
Типовое строительное задание 
см. черт. 5.407-43 & О, л 2/, исполн.2

4
Нагрузка от шка̂ а2ПР~со кг

В а р и а н т  А

для установки распределительного шкафа 
АПРна пол у . ПодВод Внешних проВодникоЪ- снизу 
аз кабельного канала.

! © -
i С

; (к )

- V  
Проем Закладное изделие

/ / / > : / ! / / / / /

с: л л г :
/ ' / X  /  /  /  / I

' X I е
"J

‘Л
"~) Щ !ш }_

ill,) - - ©

! /
; /МIч-лг.»{Ь}у_канал_марки НАЫ)*

lunntkjr строительное задание_____
см черт. 5.407-43 В О, л.22 % исполн 2

Д Нагрузка от шкафа Апр~ ао кг
~Л V ......—

f  ПлапЫ, изображенные на чертеже, являются примерами Выполнения строитель
ных задании для установки распределительных шкафоВ напольного исполнения 
На конкретном чертеже строительного задания Вместо ..ромбоВ’ ста в я т
ся конкретные размеры и Величины нагрузок.

2. На конкретных чертежах строительных задании должно быть поме
щено следующее техническое требование:

по Вариантам lu 2 :hHa строительных чертежах должно быть помеще
но следующее техническое требование:^ ПодлиВку и полы Выполнять 
после окончания прокладки труб электропроводки по чертежам органа- 
гпцич Выполнившей электрическую часть проектаV 

по Варианту 5и4:#<Лосле установки электромонтажниками блоков из 
потрибгоб строительная организация заполняет Верхнюю часть 
npoet/t* бетоном. Поверхность Золжна бы ть заглажена заподлицо 
с и и сты м  полом*'

1сТ Строительное задание 
на установку напольных

( примеры)

f3 в.О
СтвЭцгЛистЛистоБ

i 7
Н ГПИ

тяятмэлЕКтрапроЕкт
Харьков

/ 936a  o r гэ



вЗ
ПМ

 U
H*

№

1+0,2001

о
о
оО

Марка,
паз.

1
О б о зн ач ен ие Н аи м е н о в а н и е Кол

Масса
ед.кг

Приме
ч а н и е

Э/'ектрооборудоВание

Шкаф распревелитель

5Пр ныи ПРИ 7i 20-24 УЗ
—

2 Шкаф распределитель-

6 П Р ныи ПРН-3109- 21 уз 1_ _

—

—

3 Шкаф распределите^
7ПР нна ПР11-3120-21ЧЗ 1

------------
Оборонные единицы

4 5 ^ 0 7 -4 3  в 4, л 7 Установка распре-
делительного шкафа

net полу или перек-
р ы т и и  Нсполн 6 1

5 5 4 0 7 - «  в 1, Л.13 Установка р а сп р е-
делительного euxaeba
но стене, Подвод
днешних прододни-
код - сверху и снизу.
Исполн 4

6 5 407-43 В.), л 18 Установка распре-
делительного шкафа

набВу хВ етВ еВ оиж-б
колонне шириной
1300-1400мм. исполни f

5.407-43 b.D
Расположение распре- 
делительных шкафов 
д цехе (пример)

Стадия Лист \ЛистоВ
Нач отд Тюрин 18 1
Гл спец богданоЗ I  ib ЫГПИТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОСУГН контр догданод.
Рук г р М оне {IK- харькоь i

У 9< 3е /- о /



1

Исполн Тип Размеры, мм
А б Л

1 ПРИ- 7077, ПРИ 7107
65 0 J 2 ± ZО О/.2 ПРН-7078, ПРИ 7102

з ПР11-7Н9,ПРИ-712*
ПР11-7125

75 0
174

А ПРи-7ЩПРН-7122 
ПРИ-7124 724—— J

20

Р АЗРЕЗ 1-1 
Црчп Р Р. ±кзкпадног изделие К S

т / .  1

ф унт оснобания или плита перекрытия

1. Закладные изделия мйрки МН *01 б приняты 
по типодои серии *400-15, разработанной ХарькоВ- 
ским Г/ромстрои НИИ проектом

2. Отры&ающее усилие Р-*кн.

Нач отс* Тюрин i^ tEt
Гл сп”ц 
Н конгпр
Ер  4*

ШдацаЬ 
5огЗ/1но§: 
М он с

*lc! ,

X-fe

5.4П7-43
Строительное задание 
на диасток пола 5 
зоне установки 
распределительного 

MUSSS32_____________

lemons! ЛисггП г. 

TOWrâ ' - 7 P : ^ J
_______XAf > * Dr,/S3C/-OY



Шн
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№
по

дА
\П

од
пи

сь
и<

пш
\5з

()М
 а

Д
1

л и
- Ч ------------------------- \ ---------------------------

C L

Т г- — ._1П <
------------ *■;

I

-е :

Пj  - ц  

q—  _ г

Z J  

—1

lQ L .
_ J _

1
~ iv *

1

А

в

Исполн Т ип Размеры, мм
А Б В г

1 ПР11-7077, ПР11-7/07
650 174 910 320

2 ПР11-7078 ПРМ-7Ю8 224 430
3 ПРИ-7)19. ПР11-7121 

ПРН-7123
750

174
1010

зго

4 ПРИ-7120, ЛРИ-7122 
ПРН-7124

224 4зо

Ра з р е з  Н

1 Закладные изделия марки МНЮ1-5 приняты
по типовой серии 4 400-15, разработанной Харьковским 
П ром строи НИИ п р о е кт о м

2 Отрывающее усилие Р- 4кн

5.407-43 в.О
Строительное задание 
на цоколь для установ
ки распределительного 
шкасра

СптоЗа̂ Лист /7истоВ

У Г Л И
ТЖПРПМЗА ЕНТРСПРОШ 

ХАРЬКОВ t
лэзбл- о /  г г
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no
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 jr
oĉ

'Xb
uc

Ja
'n̂

rp̂
'a.

Ma
nd

 w
°l

4
wo

- Й

f U

-A
{

Испо/н. Тип
Р а з м е р ы , мм

А Б В Г
1 ПРИ-7077 ПРИ-7Ю7

650
_174_ 530 470

___2__ ПРИ-7078 ПИ1-7ШЙ 2?Л
з П[?Н-7119 ПРИ 7121 

Ш'11-7173
750

174
630 570

А ПГН1-71?0,ПР)1-7)?2
ПРН-7124

2 2 4

22

Ра з р е з  1-1

Ур.ч п > Б

, 1  t r
—^ Закладное изЭелие МНЮ?-6

т Л ~ ______ . j
L\\ \  \ \  \v“ '!

V////A /

^бкоб

Г / // /СмпЗ , <20 
WO

"'1 ’ ^ 
блок из nampi

I Плита перекрытия

1 Закладные изделия марки Мн 101-6 приняты по ти- 
поВой серии 1Лоо-15} разработанной ХарьноВскии Пром- 
страйНИИ проектом.

2. ОтрыЬаюицее усилие Р=4ин
3- На строительном чертеже должно быть помещено 

требование:н После установки электромонтажниками бло- 
коВ из потрибкоб строительная организация заполняет 
Верхнюю часть проема бетоном. Поверхность должна 
быть за гл аж ен о  запоЭлицо с чистым полем"

Нячофд
(а спру 
Н контр 
Рцг гр

Тюрин
Богданов 
б огданоВ'

>>-*з

Моне

5.407-43 в.0
Строительное задание 
на участок перекрытия 
В зоне установки распре
делительного шкасра

СтаЗи?! Лист ЛисгпоВ
1 2/

у г п и
ТЯЖПТОНЗАЕКТРСОЗоср7"

х/юь-аг»
/53ГЛ О/
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Ра з р е з  1-1
P P

MHjoi-6 залож ить  с
а7а гом  IQQQmm (cm n.i j

-V—
: - j

Исполн Тип

_J ... 
„.,2__

3

ПРИ 70/7 ПРИ 7ЮУ 
ШНК/О'/Я, ПРИ; 7103 
ПРН-7Н9, ПРИ- 7121 
ПРН-7123

А
ПРН-7120,ПРН-7122 
ПРИ-7124

Размеры, мм
А б Г  в г

650 17/l
224

530 4 70

750
174

630 570
2 2 4

1. Закладные изделия марки мтсн-б примяты потиподод■ 
серии  1ЛОО-15, р а з р а б о т а н н о й  ХарькаВским Пром - 
с т р о й HU И п р о е к т о м

2. ОтрыВающее усилие Р= 1 кН.
3. На строительном чертеже должно быть пом ещ ено  

требование;„ После установки электромонтажниками бло
ков из патрубкоб строительная организация заполняет Верхнюю 
ч а сть  проем а бетоном Поверхность должна быть заглажена 
заподлицо с чистым полом"

4 Кабельный канал с размерами  ж, дде Выполняется 
ПО строительному заданию В конкретном проекте.

Нач_отО 
Ги еле у 
К контр 
Рук гр

Тюрин_
Б огда н о д- 
Богданов 
Моне’

5.407-43 в.0
Строительное задание  
на участок пола с кабельный 
каналом 5 зоне установки 
распределительного шкафа

/936У- о /

Стадия! Лист Листов
1 22
УГЛИ

ТЯЖЛРОМЗЛЕкТРОПРОЕКТ
ХАРЬКОВ
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Р о з р е з М

Разрез2-2

700

10

%

Испоан Тип Рог меры, мм
А б В

1 ПР11-1003, ПР1Н007,ПРН-Ю45,ЛР{{ fO47, ПРИ 1049 450 250 1325

2 ПР1Ы004,ПРИ-Ю08, ПРИ-1009, ЛРН-Ш15,ПР<Н04б ПРИ-1043 
ПРЦ-1050, ПР1И051, ПРИ- 10S5 550 250 1225

3
ПРИ-1010, ПРИ-1014, ПРИ-1015, ПРИ-1019, ПРИ- 1021, ПРИ-105̂  
ПРИ-1059, ПРИ-1061, ПРИ-Ю63, ПРИ- 1087, ПР1И089,
ПРИ -1091. ПРИ-Ш93

650 250 1125

4

ПРИ-1023, ПРИ-1027, ПР1М029, ПР11-Ю31, ПРН-1033 ПРИ-1037, 
ПРИ-Ю39, ПР11-ЮА1, ПРИ-1043, ПРИ-1065, ПРИ 1067,# ПРИ-1069, 
ПРИ-1071, ПРИ-1073 ПРИ- Ю75, ПРИ-1077, ПРИ 1079 ПРИ 1031, 
ПРИ-Ю83, ПР11-ЮЯ5, ПРИ-1095, ПРИ-1097, ПРИ-1099, ПРИ-1101, 
ПРИ-1ШЗ, ПРИ-НО5, ПР11-1107, ПРИ 1109, ПРП-НН, ПРИ-1116, 
ПРИ-1115

850

1050

250 92.5

5
ПРИ ГОК), ПРИ-1070, ПРИ-‘077, ПРН-10?4, ПРИ (074, ПРН-ЮЗО, 
ПРИ-1032, ПРИ 1007, ПРИ-1056, ПРИ-1058,ПР11 1040, ПРИ-106? 
ПР1И064, ПРИ-Шбб, ПР1И06Я, ПРИ 1070, ПРН-1072, ПРИ 1074 
ПРИ-1083, ПРИ 1090, ПРИ-1092, ПРИ-1094

235 72.5

б
ПРН-Ю34, ПРИ-1038, ЛР11-1040, ПРИ-1042, ПРИ-ГО44, ПРИ- 1076 
ПРН-1078, ПРИ-1080, ПРИ-1032, ПРИ-1084, ПРИ-1026, ПРИ-1096 
ПРИ-1098, ПРН-1100, ПРН-Н02, ПРИ-1104, ПРИ-1106, ПРИ-Н08 
ПРИ-НЮ. ПРИ-1112, ПР11-1114, ПРИ-1116

1250 285 525

1 Материал для перегородки определяет проектная 
строительная организация (материал- несгораемый)

2 После установки электромонтажниками блоков аз патруб- 
КоВ строители заполняют Верхнюю часть проема бетоном

3 После установки электромонтажниками В нише конструк
ций, шкафа и прокладки кабелей строители устанавливают перегороди

\ При необходимости длина проема (400мм) уточняется В кон
кретном проекте.

Начомд 
Гл спеи„ 
Н контр 
Рук гр

Тюрин
догдано® 
Ьог баноБ

Х-ъь
Моне

5.407-АЗ B.Q
Строительное задание 
на нишу для распреде
лительного сикасра 
утопленного исполнения

Стадия Лист \ Листов
23 I

У Г П И  
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОШ 

ХАРЬКОВ_____|

W
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Серия 5.407-43
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