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I. ОЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие типовые крепления неизолированных проводов раз
работаны для воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,30; 
6-10 и 20 кВ.

1.2. В работе приведены узлы и отдельные детали крепления про
водов к опорам ВЛ.

1.3. Узлы и детали крепления проводов разработаны в дополнение 
к действующим и вновь разрабатываемым конструкция/, опор ВЛ 0,38- 
-20 кВ типовых серий и проектов повторного применения.

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Типовые узлы и детали крепления проводов предназначены 
для использования при разработке конструкций опор и проектировании 
ВЛ, а также при монтаже проводов в процессе нового строительства, 
реконструкции и ремонте ВЛ.

2.2. Новые конструкции опор ВЛ 0,38-20 кВ должны разрабатыва
ться с учетом и ссылкой на настоящие типовые узлы и детали крепле
ния неизолированных проводов.

2.3. Разработанные крепления применяются для опор ВЛ 0,38-20 кВ 
как со штыревой, так и подвесной изоляцией.

2.4. Крепление проводов на штыревых линейных изоляторах раз
работано для опор промежуточного и анкерного типов одинарным и 
двойным.

2.5. В качестве подвесной изоляции применены изолирующие под
вески, скомплектованные из подвесных изоляторов и стандартной сцеп
ной арматуры.

2.6. Типовые крепления проводов предназначены для неизолирован
ных проводов следующих марок и сечений.

Для напряжения 0,38 кВ: 
марки А -  сечением 16-120 мм2,

марки АС - сечение;' 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2; 50/8 мм2.
Для напряжений 6-10 кВ и 20 кВ: 

марки А - сечением 70-120 мм2,
марки АС - сечением 35/6,2; 50/8; 7Q/II мм2 -  на штыревых изоляторах опор 

промежуточного типа и натяжных изолирующих подвесках опор ан
керного типа,

марки АС - сечением 95/16 и 120/19 мм2 -  на поддерживающих и натяжных 
изолирующих подвесках.

Технические характеристики неизолированных прозодов, применяемых на 
ВЛ 0,38-20 кВ, приведены в таблицах 2.1 и 2.2. I

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования и указания настоящих материалов являются обязатель
ными при разработке типовых и повторноприменяемых проектов конструкций 
опор, проектов на строительство, реконструкцию и ремонт ВЛ, а также при 
монтаже и ремонте проводов ВЛ 0,38-20 кВ.

3.2. При проектировании и монтаже проводов ВЛ, кроме требований нас
тоящей работы, должны соблюдаться требования нормативных документов,госу
дарствен^ и отраслевых стандартов, технических условий, перечень кото
рых приведен в таблице 3.1.

3.3. В части крепления и соединения проводов, выбора линейной арма
туры необходимо руководствоваться приведенными ниже рекомендациями.

3.3.1. Крепление проводов на штыревой изоляции.
Крепление прозодов должно выполняться на шейке штыревых изоляторов, 

как правило,с их внутренней стороны по отношению к стойке опоры. Исключе
нием является двойное горизонтальное крепление на промежуточных опорах,где

5 .4 0 7 - 1 4 5 .1 - п з,
Нач.отл Прохоров ---
Н.контр Прохоров г Стадия Листов
ТИП Никитин р 1 12
Нач.гр. Солдатов Па-9/ Пояснительная записка СЕЛЬИнж. Клемсшодо
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Алюминиевые провода

Таблица 2.1

Код ОКП
Ко. ..наль- 
Нуе сече-
Ь’Л Ь,

и.2

Р„с 1етн.!о пара,* етрь, проводов мирок А и АКП

Сецемие, 
\%2.

Два ет р 
провода,

и.

Эцентрическое 
сопротивление 
I км провода 
постоянному 
току при 20°С, 

0 м

Разрывное 
усилие 
провода, 
Н, не ме
нее

Масса I км
провода
(без смазки),

кг

Длина 
провода в 
барабане,

и

3е, 1141 0307 16 15,9 5,1 1,8007 3021 43 4500
35 1141 0309 25 24,9 6,4 1,1498 4500 68 4000
35 1142 0311 35 34,3 7,5 0,8347 5913 94 4000
35 1142 0313 50 49,5 9 0,5784 8198 135 3500
35 1142 0315 70 69,3 10,7 0,4131 II288 189 2500
35 1142 0317 95 92,4 12,3 0,3114 14784 252 2000
35 1142 0319 120 IIV 14 0,2459 19890 321 1500

Таблица 2.2
Сталеалюминиевые провода

Код ОКП
Номиналь- 
ьое сече- 
ние,

\ш2

Расчетные параметры проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК
Сечение 
алюми
ний/ сталь ,
мм2

Диаметр
провода,

мм

Электрическое 
сопротивление 
I км провода 
постоянному 
току при 20°С, 
не более, Ом

Разрывное
усилие,
R, не ме
нее

Масса I км
провода
(без смазки),

кг

Длина 
провода в 
барабане,

м

35 II5I 0741 16/2,7 16/2,69 5,6 1,7818 6220 65 3000
35 II51 0742 25/4,2 24,9/4,15 6,9 1,1521 9296 100 3000
35 1152 0743 35/6,2 36,9/6,15 8,4 0,7774 13524 148 3000
35 1152 0744 50/8 48,2/8,04 9,6 0,5951 I7II2 195 3000
35 1152 0745 70/11 68/11,3 I I ,4 0,4218 24130 276 2000
35 1152 0747 95/16 95,4/15,9 13,5 0,3007 33369 385 1500
55 1153 0750 Г20/Г9 I18/18 15.2 0.244 -JLE52L 121______ . -20Ш___  _

5Л07-195.'1-ПЗ



|Нн
в N

* п
од

л, 
t П

од
пи

сь
 и 

да
та 

(В
зд

м
 h

hb
«N»

Таблица 3,1

Нормативные документы Государственные и отраслевые стандарты, техничес,'ие усовия

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" ГОСТ 849-80 "Провода чеизолиоованкые для воздуиных линий электропередачи"
М., 1986 ГОСТ 2366-78 "Изоляторы фарфоровые для воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей"

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85) ТУ 34-13-II452-89 "Изолятор HC-I8A"
М., Атомиэдат, 1985 ТУ 34-13-10028-89 "Изолятор НФО-18"

Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением ТУ 34-13-10012-88 "Изолятор ШС ЮД"
до I кВ ТУ 34-13-11229-87 "Изолятор ШФ ЮГ"

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением ТУ 34-I3-II2I4-87 "Изолятор ШФ-20Г"
выше 1 кВ ТУ 34-13-10253-88 "Изолятор ПФ 70Д"

Типовые конструкции серии 3.407Л-136 "Железобетонные ТУ 34-I3-II34I-88 "Изолятор ПС 70Д"
опоры ВЛ 0,38 кВ" ТУ 34-13-10879-87 "Изолятор ПСД 70Е"
Типовые конструкции серии 3.407.5-I4I "Деревянные ОСТ 34-13-94о-87 "Скобы для воздушных линий электропередачи"
опоры ВЛ 0,38 кВ" ТУ 34-13-10272-88 "Серьги"
Типовые конструкции онрии 3.407.I-I43 "Железобетонные ТУ 34-I3-II309-88 "Ушки”
опоры ВЛ Ю кВ" ТУ 34-I3-III24-88 "Звенья промежу*очные"
Типовые конструкции серии 3.407-85 "Унифицированные ГОСТ 13276-79 "Арматура линейная"
деревянные опоры воздушных линий электропередачи нал- ГОСТ 2730-78 "Зажил ы натяжные клановые для воздушных линий электропередачи"
ряжением 0,4; 6-10 и 20 кВ" ГОСТ 2731-82 "Зажимы натяжные болтовые и заклинивающиеся"
Номенклатурный каталог. "Изоляторы и арматура для ТУ 34-4822-75 "Антивибрационный крюковой зажим 3AK-I0-I"
воздушных линий электропередачи", М., "Информэнерго", ТУ 34-46-1627-79 "Болт сварной СВ.А и СБ.У"
1989 ТУ 34-13-10273-88 "Зажимы соединительные плашечные"
"Инструкция по выбору изоляции электроустановок" ТУ 34-13.11438-89 "Зажимы аппаратные прессуемые для открытых распределительных устройств"
РД 34.5I.I0I-S0, М., "Союзтехэнерго", 1990 ТУ 34-09-11232-87 "Колпачки КП-16М, КП-18, КП-22 для крепления штыревых изоляторов воз-

душных линий электропередачи"
ТУ 34-13-10874-88 "Изолятор ПС 7QE"

5.407-1^5.1-ПЗ 1ЬШ
3
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провод магистрали ЕЛ KpenvTc.tr с внешней стороны изолятора по отно
шению к стойке опоры.

На угловых промежуточных спорах провод располагается с внешней 
стороны изолятора по отношению к углу, смежному с углом поворота оси
ВЛ.

\
§
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Крепление провидев магистрали ВЛ на головке штыревых изоляторов 
промежуточных опор ле допускается. Крепление провода вязкой на голов
ке штыревого изолятора допускается выполнять только для дополнитель
ной фиксации в петлях опор и на спусках к электрооборудованию.

Простой проволочной вязкой крепятся провода адюмин ювые и стале- 
алюминиевые сечением соответственно до 120 и 50/8 мм2 на опорах про- 
мемуточного типа ВЛ 0,36-20 кВ в районах: 1-1У по гололеду, I-У по 
ветру, с редкой и умеренной плясками проводов, в населенной и нена
селенной местностях.

Усиленной проволочной вязкой (со скобой) крепятся провода алю
миниевые и сталеалюминиевые сечением соответственно до 120 и 70/11 мм2 
на промежуточных опорах ВЛ 6-2Q кВ в районах: I -  особом по гололе
ду, 1-УП по ветру, с редкой, умеренной и частой пляской проводов, в 
населенной и ненаселенной местностях.

Простая и усиленная вязки выполняются алюминиевой проволокой 
провода, монтируемого на ВЛ. Той же проволокой, для зашиты провода 
от истирания, производится плотная подмотка провода ВЛ 6-20 кВ в 
месте его соприкосновения с шейкой изолятора.

Антивибрационными зажимами крепятся провода алюминиевые и ста
де алюминиевые сечением соответственно до 70 и 50/8 мм2 на промежу
точных опорах ВЛ 10 кВ в районах: 1-Ш по гололеду, I—1У по ветру, 
с редкой и умеренной плясками проводов, в ненаселенной местности.

Плашечными зажимами типа ПА крепятся провода на опорах анкер
ного типа и ответвительных ВЛ 0,38 кВ, а также провод двойного кре-

&

Ы __ I

7*

пленил на опорах промежуточного типа ВЛ 0,38-20 кВ.
Выбор типов штыревых изоляторов в зависимости от марки и сечения 

проводов ВЛ 0,38 кВ производится по таблице 3.2.
Таблица 3.2

Тип
изолятора Марка и сечение провода Назначение

ТФ 20.01 
НС I8A 
НФ0 18

А - сечением 25-120 мм2 
АС -  сечением 16/2,7; 

25/4,2; 35/6,2;
50/8 мм2

Для крепления проводов магистра
лей ВЛ и ответвлений от магист
ралей ВЛ к вводам

ТФ 16 
РФ0 16

А -  сечением 25 -  35 мм2 
АС -  сечением 16/2,7;

25/4,2 мм2

Для крепления проводов магистра
лей ВЛ и ответвлений от магист
ралей ВЛ к вводам

ТФ 12 
РФ0 12

А -  сечением 16-35 мм2 
АС -  сечением 16/2 ,7 :,

25/4,2 мм2

Для крепления проводов ответвле
ний от магистралей ВЛ к вводам, 
с пролетом до 25 м

3.3 .2 , Соединение проводов

Соединение неизолированных проводов всех марок в петлях анкерных огор 
и при устройстве ответвлений от магистрали ВЛ 0,38-20 кВ должно выполнять
ся плашечными зажимами типа ПА. При различии в сечениях проводов типораз
мер зажима выбирается по проводу большего сечения, а на проводе меньшего 
сечения выполняется плотная намотка лентой из алюминия (ГОСТ I3726-7C) по 
длине зажима, плюс 15+20 мм с обоих концов зажима. Количество сдоев намот
ки ленты из алюминия на проводе меньшего сечения принимается по таблице 
3.3.

5Л07~/]/1Б./ЬПЗ



Таблица 3.3

ч
4

Номинальное се
чение проводов 
(ГОСТ 839-80), 

мм2
Количество слоев намотки, шт.* 
при толщине ленты, мм

магист
рали

ответв
ления 0,5 0,6

-------г
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

95 I I I I I Т _ .

120
70 3 3 2 2 2 2 2 I I I I
50 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2
35 7 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2
25 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3
16 о 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3

95

70 2 2 I I I I - - - - -

50 4 3 3 2 2 2 2 2 I I I
35 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2
25 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2
16 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3

70

50 2 I I I I I - - - - -
35 3 3 2 2 2 2 I I I I I
25 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 I
16 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2

50
35 2 I I I I I - _ - - -
25 3 2 2 2 I I I 1г

2
I I I

16 4 3 3 2 2 2 2 2 I I

35
25 I I I I I I - - - - -
16 2 2 2 2 I I I I I I I

25 16 I I I I I - - - - - -

х Значения внутри жирной линии -  предпочтительны

3.3 .3 . Крепление проводов на изолиру жих подвесках 
Строительная длина и масса гирлянд изоляторов а изолирующих подвесках 

определяется по таблице 3,4.
Таблица 3.4

Кол-во 
изо- 
лято- 
роа в 
гир- 
ляцле, 

шт.

Типы лииейтк подвесных тарельчатых иэолятсоов

ПФ 70Д ПС Т)Д ПС 703 ПСД 70Е
Зг ои— 
тельная 
длина 
(Н),ыл

Мс.сса,
кг

Строи
тельная
и.иг.а
СН),;м

iVacCw,
кг

Стган
тельная 
длила 
(Н ),ш

Пасса,
кг

Строи
тельная
длина
(И),мм

Масса,
кг

2 292 9 292 7 292 6,8 254 3,2

3 438 13,5 438 10,5 438 10,2 381 13,8
4 584 18 584 14 584 13,6 508 18,4

При определении строительной длины и массы изолирующих подвесок поль
зоваться соответственно таблицами 3.5 и 3 .6 .

3 .4 . Типы изоляторов и линейной арматуры, применяемые для крепления 
неизолированных проводов ВЛ 0,38-20 кВ, а также области их применения при
ведены в таблице 3.7.

5.407-1^5.1-ПЗ
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Строительная длина изолирующих подвесок ( L )
Разгеры в г

Таблица 3.5

Количество изоляторов в цепях изолирующих подвесок, шт.
(unitp) I 2 3 4

.РОЛнрУЮ леи
подвески Типы линейных подвесных тарельчатых изоляторов

ПФ'\)ДПС70Д(Е) ПСД70Е ПФ70Д
ПС70ДСЕ) ПСД70Е ПФ70Д

ПСДТО(Е) ПСД70Е ПФ70Д
ПС70Д(Е)

I 2 3 4 5 6 7 8

1-ИП-Ю 300 281 446 408 592 535 738
2-ИП-Ю 350 331 496 458 642 585 788
3-ИП-Ю з п 292 457 419 603 546 749
4-Ш1-10 361 342 507 459 653 596 799
1-ИУП-Ю 320 301 466 428 612 555 758
2-ИУП-Ю 370 351 516 478 662 605 808
1-ИА-Ю - - 679 641 825 768 971
2-ИА-Ю - - 632 691 778 721 924
З-ИА-Ю - - 749 711 895 838 1041
4-ИА-Ю - - 799 761 945 888 1091
5-ИА-ТО - - 629 591 775 718 921
б-ИА-10 - - 679 641 825 768 971
7-ИА-10 - - 791 753 937 880 IC83
8-ИА-Ю - - 841 803 987 930 1133
9-ИА-10 - - 646 608 792 735 938
Ю-ИА-Ю - - 696 658 842 785 988
1-ИУА-Ю - ЮН 973 1157 поо 1322
2-ИУА-Ю - - 1034-5-1219 996+1I81 II80+I36E II23-I30E5 1326*1511
З-ИУА-Ю - - 1081 1043 1227 1170 1392
4-ИУА-Ю - . 1104.1239 1066+1251: 1250*143!:> П93т137Е3 1396 :Т581

5Л07-№ .1-ПЗ
ИГис

б”
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Продолжение табл.3.5

I 2 3 4 5 6 7 8

5-ИУА-Ю - - 961 923 1107 1050 1253
6-ИУА-Ю - - 984*1169 946+II31 II30+I3I5 1073+1258 I276+I46I
7-ИУА-Ю - - 1123 1085 1269 1212 1415
8-ИУА-Ю - - 1146*1331 1108*1293 1292+1477 1235+1420 1438+1628
9-ИУА-Ю - - 978 940 1124 1067 1270
Ю-ИУА-Ю - - 1001*1186 963+1148 II47+I332 1090+1275 1293+1478
1-ИАд-Ю - - 1087 1049 1233 1176 1379
2-ИАд-Ю - - 1137 1099 1283 1226 1429
З-ИАд-10 - - 942 904 1088 1031 1234
4-ИАд-Ю - - 1 992 954 1139 1081 1284

Таблица 3.6
Масса изолирующих подвесок

Размеры в кг

Обозначение
(шифр)

изолирующей
подвески

Количество изоляторов в цепях изолирующих подвесок, шт.
I 2 3 4

Т и п ы  ЛИН е й н ы > п о д B e e t { Ы х Из о л я Т 0 р 0 В
ПФ70Д ПС70Д IIC70E ПСД70Е ПФ70Д ПС70Д ПС70Е ПСД70Е П$70Д ПС70Д ПС70Е ПСД70Е ПФ70Д ПС70Д ПС70Е

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

1-ИП-ТО х) 5,5 4,5 4,4 5,6 10,0 8,0 7,8 10,2 14,5 11,5 11,2 14,8 19,0 15,0 14,6
2-ИП-Ю 6,2 5,2 5,1 6,3 10,7 8,7 8,5 10,9 15,2 12,2 11,9 15,5 19,7 15,7 15,3
3-ИП-Юк) 5,8 4,8 4,7 5,9 10,3 8,3 8,1 10,5 14,8 11,8 11,6 15,1 19,3 15,3 14,9
4-m -io 6,5 5,5 5,4 6,6 11,0 9,0 8,8 11,2 15,5 12,5 12,2 15,8 °0,0 16,0 15,6
I-ИУП-Ю х) 7,8 6,8 6,7 7,9 12,3 10,3 10,1 12,5 16,8 13,8 13,5 17,1 21,3 17,3 16,9
2-ИУП-Ю 8,5 7,5 7,4 8,6 13,0 II ,0 10,8 13,2 17,5 14,5 14,2 17,8 22,0 18,0 17,6
1-ИА-Ю х) - - - - п ,о 9,0 8,8 11,2 15,5 12,5 12,3 15,8 20,0 16,0 15,6

5Л07-%5.1-ПЗ
Пист



Продолжение табл.3.6

I 2 3 4 5 6 7 В 9 Ю II 12 13 14 15 16

2-ИА-Ю - - - - И ,7 9,7 9,5 11,9 16,2 13,2 13,0 16,5 20,7 16,7 16,3
З-ИА-М к) - - - - 13,1 И Д 10,9 13,3 17,6 14,6 14,3 17,9 22,1 18,1 17,7
4-ИА-Ю - - - - 13,8 11,8 11,6 14,0 18,3 15,3 15,0 18,6 22,8 18,8 18,4
5-ИА-Ю х'1 - - - - 10,7 8,7 8,5 10,9 15,2 12,2 11,9 15,5 19,7 15,7 15,3
5-ИА-10 - - - - И ,4 9,4 9,2 11,6 15,9 12,9 12,6 16,2 20,4 16,4 16,0
7-ИА-Ю х) - - - 14,1 12,1 И ,9 14,3 18,6 15,6 15,3 18,9 23,1 19,1 18,7
8 -ИА-10 - - - - 14,8 12,8 12,6 15,0 19,3 16,3 16,0 19,6 23,8 19,8 19,4
9-ИА-Ю х) - - - - 12,91 10,91 10,71 13,11 17,41 14,41 14,11 17,71 21,91 17,91 17,51
Ю-ИА-Ю - - - - 13,61 11,61 11,41 13,81 18,11 15,11 14,81 18,41 22,61 18,61 18,21
I -ИУА-Ю х) - - - - 14,9 12,9 12,7 15,1 19,4 16,4 16,1 19,7 22,8 18,8 18,4
2-ИУА-Ю - - - - 12,2 10,2 10,0 12,4 16,7 13,7 13,4 17,0 21,2 17,2 16,8
З-ИУА-Ю х) - - - - 17,0 15,0 14,8 17,2 21,5 18,5 18,2 21,8 22,8 18,8 18,4
4-ИУА-Ю - - - - 14,3 12,3 12,1 14,5 18,8 15,8 15,5 19,1 23,3 19,3 18,9
5-ИУА-Ю х) - - - - 14,6 12,6 12,4 14,8 19,1 16,1 15,8 19,4 22,5 18,5 18,1
6-ИУА-Ю - - - - 11,9 9,9 9,7 12,1 16,4 13,4 13,1 16,7 20,9 16,9 16,5
7-ИУА-М х) - - - - 18,0 16,0 15,8 18,2 22,5 19,5 19,2 22,8 23,8 19,8 19,4
6-ИУА-Ю - - - - 15,3 13,3 13,1 15,5 19,8 16,8 16,5 20,1 24,3 20,3 19,9
9-ИУА-Ю х) - - - - 16,81 14,81 14,61 17,01 21,31 18,31 18,01 21,61 22,61 18,61 18,21 |
Ю-ИУА-Ю - - - - 14,11 12,11 11,91 14,31 18,61 15,61 15,31 18,91 23,11 19,11 18,71 '
I-ИАд-Ю х) - - - - 30,02 26,02 25,62 30,42 39,02 33,02 32,42 39,62 48,02 40,02 39,22
2-ИАд-Ю - - - - 31,42 27,42 27,02 31,82 40,42 34,42 33,82 41,02 49,42 41,42 40,62
З-ИАд-Ю х) - - - - 28,83 24,83 24,43 29,23 37,83 31,83 31,23 38,43 46,83 38,83 38,03
4-ИАд-Ю - - - - 30,23 26,23 25,83 30,63 39,23 33,23 32,63 39,83 48,23 40,23 39,43

Массы изолирующих подвесок, отмеченных значком х), определены без учета 
массы серьги CPC-7-I6, являющейся частью опоры

S - W - m - K B
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Таблица 3.7

Наименование, тип Назначение, область применение ГОСТ, ОСТ, ТУ Масса, кг Завод-изготовитель

I 2 3 4 5

Изоляторы линейные штыревые для ВЛ 0.38 кВ
НС I8A Для изоляции и крепления неизо

лированных проводов на опорах 
ВЛ 0,38 кВ

ТУ 34-I3-II452-67 0,43 Львовский изоляторный завод

те 2о.о1 То же ГОСТ 2366-78 0,49 Южно-Уральский и Славянский 
арматурно-изоляторные заводы

®018 Для изоляции и крепления неизоли
рованных проводов на опорах 
ВЛ 0,38 кВ и устройства ответвле
ний от ВЛ 0,3а кВ

ТУ 34-13-10028-89 0,43 Славянский арматурно-изоляторный 
завод

Изоляторы линейные штыревые для ВЛ 6-20 кВ
шсюд Для изоляции и крепления неизоли

рованных проводов на опорах 
М 6-10 кВ

ТУ 34-13-10012-88 1,9 Львовский изоляторный завод

шиог То же ТУ 34-13-11229-87 1.7 Южно-Уральский арматурно
изоляторный завод

ШФ20Г Для изоляции и крепления неизоли
рованных проводов на опорах ВЛ 15 ТУ 34-13-11214-87 3,4 Южно-Уральский и Славянский 

арматурно-изоляторные заводы

Для изоляции и крепления неизоли
рованных проводов на опорах ВЛ 
10 кВ, проходящих в районах с 
загрязненной атмосферой воздуха, 
в районах с интенсивной грозовой 
деятельностью (с продолжитель
ностью 40 час. и более в год!

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые для ВЛ 6-20 кВ
НФ70Д Для комплектования изолирующих 

подвесок, предназначенных для 
крепления и изоляции неизолиро
ванных проводов на опорах ВЛ 6- 
-20 кВ

ГУ 34-13-10253-88 4,5 Славянский арматурно
изоляторный завод

ПС70Д То же ТУ 34-13-11341-88 3,5 Южно-Уральский и Славянский 
арматурно-изоляторные заводы

5Л07-145.>1-ПЗ
Вист
9



Продолжение табл.3.7

I 2 3 4 5

ПСД70Е То же, но на опорах ВЛ, проходили:; 
в районах с загрязненной атмосферой 
воздуха

ТУ 34-13-10879-87 4,6 Львовский изоляторный завод

Линейная аругтур а
Скоба CK-7-IA Для комплектования изолируощлх под

весок, их крепления к опорам, обра
зования шара.рного соединения эле
ментов подвесок

ТУ 34-13.11420-89 0,38 Южно-Уральский арматурно- 
изоляторный завод

Серьги
CP-7-I6
CPC-7-I6

Для комплектования изолирующих под
весок, их присоединения к опорам, 
образования соединения (для серьги 
СРС -  цепного типа) элементов подве
сок, непосредственного соединения с 
шапками подвесных изоляторов

ТУ 34-13-10272-88 0,3
0,32

То же

Звено промежу
точное трехлапчатое 
ПРГ-7-1 
ПРР-7-1
Ушко однолапчатое 
У1-7-16
УС-7-16

Для удлинения изолирующей подвески

Для комплектования изолирующих под
весок и соединения стержня подвес
ного изолятора с линейной арматурой 
(с поддерживающими и натяжными за
жимами)

ТУ 34-I3-III24-88 

ТУ 34-I3-II309-88

0,5

2,1
0,67

1,54

То же

Харцызский литейный завод 
высоковольтной арматуры 
"Армлит"

Зажимы поддержи
вающие глухие

Для крепления ал литиевых и стале- 
алимпшевых проводов на промежуточ
ных опорах ЗЛ 6-20 кВ

ТУ 34-I3-II467-89

ПГ-2-ПА провода: АС 35/6,2 0,95 Южно-Уральский арматурно
изоляторный завод

Г1Г-2-ПБ провода: А7Э, А95, АС 50/8, 
АЬ 70/1I

0,95 То же

ПГ-3-12 провода: AI20, АС 95/16, АС 120/19 1,33 Славянский арматурно- 
изоляторный завод

Зажимы поддержи
вающие глухие 
угловые П1У-2-1

Для крепления ад ■'-•иниевых и стале- 
алю'ч нлеБ'-'х проводов на угловых 
промежуточных опорах

ГОСТ 16450-78 3,3

Зажимы натяжные Для крепления алюминиевых и стале
алюминиевых проводов на опорах 
анкерного типа ВЛ 6-20 кВ

Клиновые
НКК-1-1Б провода: АС 35/6,2; АС 50/8 ГОСТ 2730-78 0,8 Харцызский литейный завод 

высоковольтной арматуры "Армлит"
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Продолжение табл,3.7

i 2 3 4 5

HK-I-I провода: А7Э, А95 То же 1,2 Славянский арматурно
изоляторный завод

V

4
Болтовой
НБ-2-6А

Самозаклиниваю- 
шийся НЗ-2-7

провода: AI20
АС 70/1I 
АС 95/16 
АС 120/19

провода: То же

ТУ 34-27-10574-83 

ТУ 34-13.11310-88

1,15

1,6

Харцызскнй литейный завод 
высоковольтной арматуры 
"Армлит"

То же

Антивибрационный 
крюковой зажим 
3AK-I0-I

Для крепления алюминиевых и стале
алюминиевых проводов сечением соот
ветственно до 70 и 50/8 мм2 на изо
ляторах типов 111Ф10, ШС10 промежу
точных опор ВЛ 10 кВ

ТУ 34-4822-75 0,2 Вологодский электромеханичес
кий завод

Сварной болт 
с серьгой 
СБ.18.240 
СБ.18.350

Для крепления натяжных изолиоуюишх 
подвесок на анкерных, угловых, уг
ловых анкерных деревянных опорах 
ВЛ 6-20 кВ ^

ТУ 34-46-1627-79
1,95
2,35

Казанский электромеханический 
завод

Зажим плашечный 
болтовой

Для анкерного и концевого крепления 
проводов на опорах ВЛ 0,38 кВ.
Для устройства ответвлений от 
ВЛ 0,33-20 кВ.
Для соединения проводов одного сече
ния в петлях опор анкерного типа 
ВЛ 0,38-20 кВ

ТУ 34-13-10273-88 Товарковский завод высоко
вольтной арматуры

ПА—I—I провода: А25, А35, А50 
АС 1б/2,$
АС 25/4,2 
АС 35/6,2

0,12

*
ПА-2-2 провода: А70, АС 50/8 

АС 70/II 0,347
ш
Xа5Я
п

ПА-3-2 провода: А95, AI20 
АС 95/16 
АС 120/19

0,696

Я
hса

Коромысло
универсальное2КУ-12-1

Для крепления двухцепной 
изолирующей подвески ТУ 34-13.ШЗЗ-89 4,8

ли5
Са

Колпачки поли
этиленовые ТУ 34-09-11232-87 Пензенский электромеханичес

кий завод
с КП-18, КП-16М Для крепления изоляторов ТФ 20.01, 

НС I8A, НФО 18 на штырях и крюках 
опор ВЛ 0,38 кВ

0,009
§ос
4efta5 БЛ07-1^5./1-ПЗ

Писл
11



Продолжение табл.3.7

I 2 3 4 5

КП-22 Для к решения изоляторов типов ШСЮ, 
ШФ10, ШФ20 на штырях и крюках опор 
ВЛ 6-20 кВ

ТУ 34-09-11232-87 0,039 Пензенский электромеханический 
завод

4. УСЛОВНА ОБОЗНАЧЕНИЯ

lil'-jppu узлов крещения проводов состоят ,.з букв и цифр. 
Буквенная часть обозначает- 
тип опоры:

П -  промежуточная,
УП -  угловая промежуточная,

К -  концевая,
А -  анкерная,

УА -  угловая анкерная,
О -  ответвите чьи тя, 

способ крзппения:
Д -  двойное на штыревой изоляции,
И -  на изол:ру:шей подвеске, 
д -  на дв^цепной изодируо"ей подвеске,
Г -  пополнительное на головке изолятора.
Цифры перед буква м обозначает тппоразыеп ^зла. 
Цифры после букв обозначаот напряжение ВЛ:

Г -  напряжение 0,38 кВ;
10 -  напряжение 6-20 кВ

Пример I.
2-УПД-1 -  на угловой промо уточной опоре двойное крепле

ние провода ВЛ 0,38 кВ, тппораз>*ор 2.

Пример 2.
З-ИП-Ю -  изолирующая подвеска на промежуточной опоре ВЛ 10 кВ, 

типоразмер 3.
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Одинарное крепление проводов на штыревых изоляторах 
на промежуточных опорах:

A<i:2>

Схенэ вязки

с Кроком-скобой

w ~
Щ

Д-Штнрь, крюк-скоба  ̂
А-А крюк

Провод магистрали ВЛ

6 хрюками

I t

1 £ г

ЕеРка изолятора 
Направление вязки 
Вязальная проволока

Х Ё Ш Й Й А *  " г 05® 5- 1111

Последовательность крепления провода вязкой

Вязальная проволока

Провод магистрали ЕЛ

Поз Наименование to л. Примечание

1 Колпачок | | 1 5.407-145.1-ПЗ,лист И
2 Изолятор штыревой̂  | 1 5.407-145.1413, лист 9
3 Вязальная проволока, 

t -1300 1 Из провода магистрали ВЛ

Нач.отл
Н .котр.
гип
ОдДд-СЕд,

Прохоров
Прохоров
Никитин

Кломсшоол

____ . . . 1
Г Крепление провода 

ВЛ 0,38 кВ
П-1

Стадия Лист Листов
В 1
СЕЛ ЬЭ НЕРГОПРОККТ
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Продолжение табл.3.7

\

4

I 2 3 4 5

КП-22 Для крепления изоляторов типов ШСЮ, 
111Ф10, ШФ20 на штырях и крюках опор 
ВЛ 6-20 кВ

ТУ 34-09-11232-67

■

0,039 Пензенский электромеханический 
завод

4. УСЛОВНЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Шифры узлов крепления проЕояов состоят из букв и цифр. 
Буквенная часть обозначает: 
тип опоры:

П -  промежуточная,
УП -  угловая промежуточная,

К -  концевая,
А -  анкерная,

УА -  угловая анкерная,
О -  ответвительная, 

способ крепления:
Д -  двойное на штыревой изоляции,
И -  на изолирующей подвеске, 
д -  на двухцепной изолирующей подвеске,
Г -  дополнительное на головке изолятора.
Цифры перед буквами обозначают типоразмер узла. 
Цифры после букв обозначают напряжение ВЛ:

Г -  напряжение 0,38 кВ;
10 -  напряжение 6-20 кВ

Пример I .
2-УЦД-1 -  на угловой промежуточной опоре двойное крепле

ние провода ВЛ 0,38 кВ, типоразмер 2.

Пример 2.
З-ИП-10 -  изолирующая подвеска на промежуточной опоре ВЛ 10 кВ, 

типоразмер 3.

5Л07-%5И~ПЗ
Лист

12*
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Двойное крепление проводов, 
типоразмер 1 на промелуточной опоре 
на штыревых изоляторах

А (1:2)

<4s гФь

C C l

аЧ

Провод магистрали ВЛ

л и т

ь. -J ,

1

По проекту

Крепление провода вязкой на шейке изолятора 
выполнять по узлу П-1 черт. 5.407-145.1-1

Поз, Наименование Кол Примечание
1 Колпачок j 2 5.407—145.1-ПЗ, листИ
2 Изолятор штыревой 2 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 9
3 Зажим плашечный 2 5.40?-T457l-nS7iicT 11
4 Провод двойного креп

ления, £ =700 1 Провод магистрали ВЛ
5 Вязальнвя проволока,

£ =1300 2 Из провода магистрали ВЛ

Прохоров
11.конто. Прохоров ' Ч\ Г
гип Нигнтшг
Нач.гр. Солдатов nc9r
Ииж. Ккемешоес

1

5Л07-44Б.1-2
Крепление провода 

ВЛ 0,38 кВ
1-ПД-1

Стедия! Лист
п>— —

СЕЛЬЭНЕРГОПРСЕК Г

/PM-Pf





Один opt се крепление проводов, 
типоразмер 1 на угловой промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах

А

2

Крепление провода вязкой на шейке изолятора 
выполнять по узлу П-1 черт. 5.407-145.1-1

Поз Наименование Кол Примечание

1 Колпачок 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
2 Изолятор штыревоЦ 1 5.407-145.1-ПЗ,лист 9
3 Вязальная проволока,

/  '1300 1 Из провода магистрали ВЛ

Б . Щ 7 - № . 4 - 4Нач.отд, Прохоров
Н .контр. Прохоров

Крепление проводе 
Вй 0,38 кВ

1-УП-1

Стадия Лист Л истов
ГИП Никитин р 1
Нач.гр. Солдатов t /о

СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЬКТИнж Клемешога



Одинарное крепление проводов, 
типоразмер 2 на угловой про
межуточной опора ча штыревых 
изоляторах

А (1:2)

brt

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Колпачок 1 1 2 5.407-145.1-ПЗ,лист 11
2 Изолятор штыревой) | 2 5.407-145.1-ПЗ,лист 9
з Вязальная проволока,

<f =1300 2 Из провода магистрали ЗЛ

еовод магистрали ВЛ

Крепление провода вязкой на шейке изолятора выполнять 
по узлу П-1 черт. 5.4(77-145.1-1

Ноч.отд. Поохорои 1
М.контр Прохоров /
Г'ИП Никитин
Иач.гр. Солдатов GiÂCMHn/l.lo aj
Инж. Клемешсва/’„''.г/-

Крепление провода 
ВЛ 0,38 кВ

2-УП-1

J.1-5
Стадия Лист Листов
—Р 1

СЕЛЪЭНЕРГОЛРСЕКТ



Двойное крепление проводов, 
типоразмер 1 на угловой 
промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах д_д

А

Провод магистрали ВЛ

Крепление провода г гзкой ча шейке изолятора 
выполнять по уопу П-1 черт. б.^СР-Иб.!-!

А ( 1: 2) Б - Б

21

Поз, Наименование Кол.
i

Примечание

1 Колпачок | __| 2 5.407-145.1-ПЗ, лист И
г Изолятор щтаревой| 2 5.407 -145.1-ПЗ, лист 9
3 Зажим плашечный) | 2 5.407-145.1-ПЗ,лист И
4 Провод двойного креп

ления, /  -700 1 Провод магистрали ВЧ
5 Вязальная проволока, 

/=1300 2 Из провода магистрали ВЛ

Ни 1,о-]Д Прохоров
Н контр Про от ов

Крепление провода 
ВЛ 0,30 кВ

1-УПД-1

Стяшп j Лист Листов
ran Н i итии р 1_____ __1__
Ноч.гр. Соллптов /а 5/

СЕЛ ЬЭНЕРГОПР01 <ГИнж Кл«т «гшова
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Двойное крепление проводов, 
типоразмер 2 не угловой 
промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах

Т Т Г

Провод магистрам ВЛ

А (1:2)
Б-Е

D Г2РМласисуроли_ВЛ__

|*Ч . _i4\ _

•ь---С

Крепление провода вязкой не шейке изолятора 
выполнять по узду П-1 черт. 5.407-145.1-1

Поз Наименование Кол. Примечание

1 Колпачок | 2 5.407-145.1—ПЗ, лист 11
2 Изолятор штыревой ”̂ ~| 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
3 Зажим плашечный] | 2 5.407-145.1-ПЗ, даст И
4 Провод двойного  креп

ления, /=700 1 Провод магистрали В Л
5 Вязальная проволока, 

/=1300 2 Из провода магистрали ВЛ

Лл£Р»ха
гид__
Нач.гр.
Ипж

Прохоров
Прохоров
Никитин

Клемешопс / W/—•

7

5Л07-145.-1-7
Крепление провода 

ВЛ 0,38 кВ
2-ЭТ1Д-1

Стадия Лист Листов
р _ 1  _

СЕЛЬОНЕ РГОПРСЬКТ
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Одинарное крепление проводов, 
типорззмер 1 на концевой опоре 
кв югнревых изоляторах

А (1:2)

Поз Наименование Кол. Примечание

1 Колпачок 1 3.407-1^3* 1 ПЗ, лист 11
2 Изолятор штыревой  ̂_ _ ] 1 5.407-145,1-ПЗ, лист 9

т Вязальная проволока, 
£'=1000 2 Из пророда магистрали БЛ

Последовательность крепления провода( вязкой

]23
.

3
Ноч ото. npoxopi а ГГ_4
Н контр Прохоров 1 1 Г Крепление провода Стадич ) Лист Листов
пт И 1КПТИН „ ---р--- --------- 1
Но i гп Со ПОТОВ с По$ ВЛ 0,33 кВ
\U м Кл мошова 1-К-1 СГЛ ЬЗИ1-РГОПРО!.КТ
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4

Одинзрьое крепление проводов 
на анкерной опоре 

не штыреьых изоляторах

~1

Провод магистрали ВЛ Провод иагистралиШ1

03. Наименование Кол, Примечание

1 Колпачок 2 5.<>07-145.1-ПЗ, лист 11
г Изолятор 1.г.1розой] | 2 5.407-145. 1-ПЗ, лист 9
3 Задач пламенный _ 1 3 5.'07-145,1-ПЗ, даст 11
4 Вязальная проволока,

^=450 4 Нз проводе нагкстралн ПЛ

Крепление провода вязкой на головке изолятора 
выполнять по узлу Г-1 черт. 5.407-145,1-26

iiauuftia.
Н.коитц,
гип__
Нам.гр.
Инж

Прохоров
Про\орор_

Т|Щ
Никитин
Солдатов
Клемешовя

■ "°:/"
#иуу «4 ffo9f

5. W - 145.1-12

L™

Коепление провода 
ВЛ 0,33 кВ

А-1

Стддт
~  р“

Ли< » ( Ли» -on
z z e z l .

ССЛЬОНИГ КЧ r OL КТ

I
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СДинарнсе крепление проводов, 

типоразмер 1 на угловой анкерной опоре 
на штырзв  ̂ изоляторах

£ н М Г

¥ р--

к{ иг)
^  сС$

с р ~ с и г I *
4 -

_ Поа, Наимэнование Кол, Примечание

1 Колпачок 2 5,407-145.1-ПЗ, лист 11
2 Изолятор штыревой 2 5.407-145Л-ПЗ, лист 9

~ 3 Заиим плашечный 1 1 3 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 11
4 Вязальная проволока, 

i =450
4 Из провода магистрали ВЛ

" т

Провод магистрали ВЛ

Штырь

л

A j

■dp арсг

Провод магистрали ВЛ

Крепление провода вязкой на головке изолятора 
выполнять по узлу Г-1 черт. 5.407-145.1-26

"  23 1 
J__>

4 -

5 . А 0 7 - Ч А 5 . - 1 - 1 3
Нач отд Прохор ■»а

1 Р̂ пмН контр Прохоров
^  * Крзп/ение провода 

ЕЛ 0 ,38  кВ

1-УА-1

Стадия Лист Листов
run Никитин Р 1
На < го. Солдатом S’ ЧЯЮо\ СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТИмж Клрмршовя / ’ <й-
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Одинарное крепление проводов, 
типоразмер 2 на угловой анкерной опоре 
не штнревых изоляторах

ПОо< Наименование Кол, Примечание

“  1 Колпачок ____ 1о<«■ 5 *4 0 7 -1 4 3  Л-П Зл лист 11

2 Изолятор штыревоп[ ) 2 5.<1Ь7-Н 5Л -П З, т а е т  9

3 Заадп пяош^ныи
L ______J

3 5 .4 0 7 -1 4 5  Л -П З, лист Ц

4 Вязальная проволока,

1=450 2 Из провода магистрали ЬЛ

Крапление провода вязкой но з олов/е изолятора 
выполнять по узлу Г-1 черт. Ъ-402-145-1—23S

А(1:2)

5 . 4 0 7 - 1 4 5 . 1 - 1 4  !*1 1ач.отд. Прохоров

Н кгип р. ПроV- зрои
— - Крепление провода 

ВЛ 0,38 кВ
2-пУА-!

Стадня| Лист Л и с - * t

П1П Mm ifxiiir "V " г : .  ‘ 1 1
П а'ы  р. С о/тлтои //о& >

СП ЛЬЭН ПРГО ПГО ЬКГ I 
р

...............1
Ниж Кломсшопа

/2? '*S~ <Г
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Д в о й н о е  к р е п л е н и е  п р о в о д о в ,  

г к п о р з з м е р  3 н е  а н к е р н о й  о п о р е  
н в  ш т и р е в ь к  и з о л я т о р а х

5

'

П о а . Н а и м е н о в а н и е К о л , П р и м е ч а н и е

1 К о л п а ч о к  j 4 5. 4С 7- 145. 1- П З ,  л и с т  Ц

2 И з о л я т о р  ш т ы р е в о й  j 4 .  107- 145, 1- П З ,  л и с т  9
3 З а к и н  п л а с з ч н ы й  J 7 5, 407- 145. 1- П З ,  л и с т  И

4 П р о а о д  д в о й н о г о  к р е п 

л е н и я ,  ( Г Д Ю О _2_

4

П р о в о д  м а г и с т р а л и  В Л
Ки В л з а д в к о я  п р о в о л о к а ,  

-̂450 И з  п р о в о д е  ю т / о т р а ш  В Я

По
 п

ро
ек

ту

32

Ш :г)

К р е п л е н и е  п р о в о д а  в я з к о й  н а  г о л о в к е  и з о л я т о р а  

в ы п о л н я т ь  п о  у з л у  Г -1 ч е р т .  5. 407- 145. 1-26

5.W -145.1- 17Г
-Цач̂ .о.хд̂ Прохоров
Н.КОНТО. Прохоров i ' W ' К репление провода

Стали I Лист Листов

л ш ____ НиьПТИЦ •'Л. Р 1
Нач.гр. Солдатом UA 9/ ВЛ 0 ,3 3  кВ
Инж— Кломси оьь

З -А Д -1
СЕЛ ЬЭНЬ РГОПРСЕ КТ
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4

A(l;2)

Двойное к pen m i не проводов, 
типоразмер 1 на углоэой анкерюй опоре 
на штыревых изоляторах

IsL

- * = з ф = 1
А-А

:“ ed 1 'в а.. г - .1'

Поз. Наименование Кол Примечание

а
а

h§
XОсп0С

1 Колпачок | 1 3 5.407-145.1413, лист 11
2 Изолятор ютьрэвой̂  | 3 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
0 За кик плашечный[ ! ь 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
4 Провод двойного креп

ления, <Г-600 1 Провод магистрали ВЛ

5 Вязальная проволока, 
450 4 Из провода магистрали ВЛ

сос.
>а

Крепление провода вязкой но головке изолятора 
выполнять по узду Г-1 черт. 5.407-145.1-36

На i отд П рохор о

И ко irp П рохоров W B f

[И П Никитин

таиНзч. го. С  о лд этоо

Нмж К лрм ош ова д&у-

5.407-145.1-18
Крепление провода 

ЗЛ 0,38 кВ
1-УАД-1

С тодня Пиг-Г

р

ССЛЬЭНЬРГОПРОПК!



A (i:2)



Двойное крепление проводов, 
типоразмер 3 но угловой анкерной опоре 
на штыревых изоляторах

5

\
*

г

< ь ( < i

У- ■
< Ж > )  ' Ш к ]

Провод магистрали ВЛ 

3

0
S

«с
пС2 Поз. Наименование Кол: Примечание !

(С
Ь
с
4
5
лу
с
ссС

1 Колпачок | 3 5.407-145.1413. лист 11
2 Изолятор штиревоЧ 3 5.407-145.1—ПЗ. лист 9
3 Захим плашечнык 5 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
4 Провод двойного крзп- 

леьия, /-500 1

4

Провод магистрали БЛччс.с
2
с

5 Вяза.гьная проволока, 
£-450 Из провода магистрали БЛ

А(1:2)

Крепление проводов вязкой на головке изолятора 
выполнять по узлу Г-1 черт. 5.407-145,1-26

2 0
Нач.отд Прохоров Шм*у
Н колтр Прохоров Р » Крепление провода Ст arm ? Л ист Л
Е 1Ш Никитин р 1
Мдч.гр Солдатов ' / ' 03/ ВЛ 0,33 кВ СЕЛ ЬЭНЕ РГОП РО. КТ
Инж Клсмешова

3 4 У А Д -1

{ 
Г»



Двойное хрспшчке проводов,
типоразмер 4 ка угловой анкерной опора 
на и-гыровьо: изо тяга pax

Поз, Наименование {ол. А рп^ечание

1
1 ~-~lКолпачок l..... .....  ... „ S 5.407-145.1-03, лист 11
2 Изолятор штирезой] 3 5.4СГ-Ч5.1-ПЗ, лист 9
3 Заяш гдалиечн^й 1

L *»
О 5.407-145.1-ПЗ лист Ц

4 1 ровод двойного креп-
лекия, /=500 X Пповод магистрали ВЯ

h Вяэалыая проволока,
/ ’-450 4 Нс т/'лода магистрали м

JU l:2)

Крепление проводов вязкой на головке изолятора 

выполнять по узлу Г-1 черт. 5.407- 145. 1- 1С

5 . 4 0 7 - 1 4 5 . 1-214
.1'ГД Проходов г , '  Ч|

М ко 1 п Промеров >М oJ ч
Кгоплсние провода 

ВЛ 0, SC кВ

4-УАД-1

t талия Лп т Листоэ
ГИ)1____
Нз' л г.

Никитин
CtT îiro-i

!г=._
Atfsme f  '/О*

р __1 .. j

СЕЛ ЬО НГРГОЛРОЕКТI И к-к Кломеи. о га S '
1 . г 4



A(i:2)
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Одинарное крепление проводов, 
типоразмер 1 на ответвительной опоре 
на штнревых изоляторах

А(1:2)
__ 1.

А-А

н

н
£

FFf
g P  0 -J

Ц1

А  Т&
1 P - ^ Q

m —г~{~т

Штырь
гг

^__По проекту

З Р

-LМ-

' Т О Г

По проекту

------г>4. •----{---1 — л

_ZL_
--------4

Провод магистрали ВЛ

Поз, Наименование Кол, Примечание

1 Колпачок j 2 5.407-145.1—ПЗ, Лист И
2 Изолятор штыревоп| | 2

2
5.407-145 Л-ПЗ, лист 9

3 Залим плошечный| I 5.407-145.1—ПЗ, лист И
. 4 Вязальная проволока, 

/=1300 1 Из провода магистрали ВЛ
5 Вязальная проволока, 

/=450 2
Из провода ответвле
ния ВЛ

Крепление проводов вязкой на шейке изолятора 
выполнять по узлу П-1 черт. 5.407-145.1-1, 
на головке изолятора -  по узлу Г-1 
черт. 5.407-Г45.1-26

Провод
ответвления ВЛ

5.ЗД7-№.1-?'-1
Крапление провода 

ВЛ 0,38 кВ
1-0-1

Стадия Лист
-~Г~

Л]стоп

~~Т~
СПЛЬОНЕРГОПРОЕКТ
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Одинарное крепление провода, 
типоразмер 2 на промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах

А(1:2)

3 Провод магистрали ВЛ

43

Поз. 3

Тип Размеры скобы поз. 3, мм
изолятора

R Л h h
Длина

развертки
шсюл; шфюг 37 74 190 78 305
ШФ20Г 43 86 202 91 330

Поэ, Наименование Кол, Примечание
1 Колпачок[ | 1 5.407-И5.1-ПЗ, лист 12
2
3

Изолятор ттнревои!____ | 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
Скоба 1 Оцинкованная проволока 04 

ГОСТ 3282-74
4 Подмотка, /?=1000 1 Из провода магистрали ВЛ
5 Вязальная проволока.

£=1500 2

5  Ш -/ Ч Ь . /  ОНач огп. Прохоров т а ;
Н ко,юр Про> опо 1 Крапление проводе

' ' Стадия Лист | Листов
i"  1 .шп Никитин р

Не ч. гг* Солдат оа ВЛ 6-20 кВ
_ Кпрмошова 2-П-10 СЬЛЬЭИП-ГОПРОЕ к г
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Двойное крепление проводов 
на промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах

т а

А(

Крепление провода вязкой на сейье изолятора 

выпош.тгь по узлу 1-П-1С черт.5.407-К5Л-27

Провод ИЗГИСгродм̂

45

S Провод магистрали ВЛ

I X

Юз. Наименование Юл, Примечание

1 Колпачок | | 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 12
2 Изолятор штыревой! 1 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
3 За ним плошечный! 1 2 5.407-145.1-ПЗ. лист 11

А Провод двойного креп
ления, /=1200 1 Провод магистрали ВЛ

5 Подмотка, /=1000 2 Из провода магистрали ВЛ
е Вязальная проволока,

/=1500 2

Лач*огд. Прохоров LН.кошр. Прохоров
у  „ 
/Л .9 !

тип Никитин
Лач.гр.
Инж.

Соллатов
Клемешова

С#*Ц4/#Л

5Л07-№ .1-30
Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ
ПД-10

Г*ro'iHfi I Лис г
р ~ I

Л истов

__JL—
сельэиергопр.т- кт

/0У6-еу



Одинарное крепление проводов 

на угловой промежуточной опоре 
на штыревых изоляторах

3

4

Провод магистрали БЛ

Крепление провода вязкой на шейке изолятора 

выполнять по узлу 1-П-10 черт, 5 .407 -145 ,1 -27

Провод магистрали ЗЛ

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Колпачок 1 5.407-145,1-П З, лист 12

2 Изолятор ьгыровойL 1 1 5.4СГ7-145.1-ПЗ, лист 9

3 Подмотка, /«1000 1 Из провода магистрали ВЛ

4 Вязальная проволока, 

$=1500 1

5 . W - 1 4 5 . 1 - 3 1Р
Нич.отд. Прохоров ,Ч,'М
П.коптр, Прохоров Крапление провода Стадия Л и с т Л и с т о в

ШП Никитин V  . г ^ Г р 1
Нвч.гп. Солли гов С & У М г Я / т / f { o f ( ВЛ 6-20  кВ
Инж. Клемешови УП-10

СЕЛ ЪЭ11ЕРГОПРОЕКТ
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А(1г2)
Двойное крепление проводов,

типоразмер 1 на угловой проыз&утсчьоя опоре 
на штыревых изоляторах

Провод магистрали ВЛ

¥К1

JL
tn~

А-А

-ц

1 Г 1
' А  } ¥

т1 //
ч/  'Траверса

Провод магистрали ВЛ

Поз', Наименования Кол Примечание

1 Колпачок О 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ, лист 12

2 Изолятор штыревой 2 5, 407-145.1-ПЗ, лист 9

3 Звиим плашечныи 2

1

5.407-146.1 -ПЗ, лист 11
4 Провод двой н ого  креп

ления, ^=1200 Провод магистрали ВЛ

5
~ Ъ ~

Подмотка, jf=1000 

Вязальная пповолока, 

(f=1500

2

2

Из провода магистрали ВЛ

Крепление провода вязкой на ысйке ,поляюро 

выполнять по узду 1-П-10 черг. 5 .4 '^ -145 .1-27

к . }
Прохоров Н 'Л Щ

1 l.b онто. Проуоров
П1П Никитин ж  >
Па ,гр. Солдатов &*tQi**f у /д у /
Инж Клемешовл

БЛ07-14Б.1-У2
Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ

1-УПД-Ю

Crannnj Лист

I E X Z Z
Лист DO

СЕЛ ЬЗНЕ РГОП РОС КТ
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Двойное крепление проводов,
типоразмер 2 на угловой громзяуточной опоре
на штыревых изоляторах

Провод магистрали ВД

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Колпачок 2 5.407-145.1-ПЗ. лист 12
2 Изолятор штыревой 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
3 Зажим плашечный 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
4 Провод двойного креп

ления, £>*1000 1 Провод магистрали ВЛ
5 Подмотка, £=1000 2 Из провода магистрали ВЛ
6 Вязальная проволока, 

£-1500 2

Крепление провода вязкой на пейче изолятора 
вшолиять по узлу 1-П-10 черт, 5.407-145.1-27

_  1 *
А( 1:2 )

11ач ота. Прохоров
Н контр Про лороп
Г И Г1 Никит, ш „
f Ifl 1. го г о та  гов
Ммж. К прмг JiOlil

5.А07-'14Б.-1-33
: г : ъ1 ./ ТГ^Г Крапление провода 

ВЛ 6-20 кВ
2-УПД-10

Стадия Лист Листов
р 1

( елfrt /
СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЕКТ



Двойное крепление проходов, 
типоразмер 3 не угловой промежуточной опере 
не штыревых изоляторах

Провод магистрали ВЛ

1оз. Наименование Коя. Примечание

1 Колпачок j j 2 5.И07-145.1-ПЗ, лист 12
2 Изолятор итырзвой] j 2 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
3 Подмотка, £=1000 2 И з  провода магистрали ВЛ
4 Вязальная проволока,

С =1500 2

ЩТаТ

Крепление провода вязкой на шейке изолятора 
выполнять по y3iy 1-П-10 черт. 5.407-145,1-2?

Г ”
3**. | . ' з . Ч Ш - Щ ' з .  ГНа1.о- г. Прохоров

Н .контр Прохоров ШкигХ Крепление гровода Стадия Лист Листов
ГИГ Никитин р 1
Нач гр. 
Иьж

оочцатов
Клемешова

№>г? / (О ${ 
__

-----L —

ВЛ 0-20 кВ 
З-УПД-10 СГЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Крепление провода 
на голсакз иаоллтора

Последовательность крепления провода вязкой
Провод ВЛ 5 витков

А(1:2)

Провод ВЛ

103. Наименование Кол. Примечание

1 Колпачок 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 12
2 Изолятор штыревой 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 9
3 Вязальная проволока, 

?=550 2 Из провода ВЛ

Нач.отд Прохоров V
Н.колтр Прохоров А нм 1
ГИП Никитин ^ v-v.jC
Па 4 гр. Солдатов

111Л Ua$,
Имж Клемошода

Крепление провода 
ВЛ 6-20 ьВ

Г-10

1 5
Стадия Лист Лиг тов

р 1
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Крепление проведов, типоразмер 2 

не промеяуточкой опоре 

на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  см. черт. 5 .407 -145 .1-ПЗ, лист 5 , табл. 3 .4 .
2 . L -  см. черт. 5 .407 -145 .1-ПЗ, лиоты 6 , 7 ,  табл. 3 .5 .

1 ( 1 : 5 )

Поз. Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5 .40 7 -1 4 5 .1-ПЗ, лист 10
2
3

4

Серьга СР-7-16 1
Изолятор подвесной 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ,листы 310

Заяим ПГ-2-11Б 1 5.407-145". 1-ПЗ. лист 10

- о  1

Няч.отл. Прохоров f
Н.к о н т р . П р о х о р о в

ГИП Никитин ^
Нач.гр, Солдатов

iS
b

 I

II / г» a
Инж Клемешошз

Крепление провода
Стадия Лист Листов

р 1
ВЛ 6-20 кВ

2-ИП-10
СЕ Л ЬЭ НЕ РГОПРОЕ КТ





Крепление проводов, типоразмер 4
на про не суточной опора

на одно цепных изолирующих подвесках

1. Н -  си. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, лист 5, табл. 3 .4 .

2 . L -  си. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, листы 6,7,  табл. 3 .5 .

А С1 : 5 )

Металлоконструкция споры

8

Провод магистрали ВЛ

-  I 
I
I

лоз. Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
г Серьга СР-7-16 1
3 Изолятор подвесной! Iп 5.407-145.1-ПЗ, листы 910
4 Запш ПГ-3-12 1 5.407-145.1-ПЗ. лист 10

Нач.отд I IpoxopoD № < №
Н.контр Прохоров 1 \ * ^ / Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ
4-ИП-10

Стадия Лист Листов
ГИГ1 Никитин L р 1
На i,rp Солпатов t<0 31

СЕЛ ЬЭПЕРГОПРОПКТИпж К лемешовд
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Крепление проводов, типоразмер 1 
но угловой промежуточной опора 
на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  смв черт.5.407~145Л-ПЗ, лист 5,
2. L -  см. черт» 5.4С7--145.1-РД листы

сс.о

РП

r-i ^, I I

тобл* 3.4.
6,7, табл. 3.5.

L

АС1:5 5

Поз. Наименование Коя, Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.4С7-145*1-ПЗ, лист 10
2 Изолятор подвесной 1 1□ 5*407-145*1413. листы 9Д0
3 Зажим ПГУ-2-1 1 5.407-145.1-ПЗ. лист 10

Ь . к Ш - и Ь Л - Щ0
Нач.отд Прохоров W ¥ i 7
Н.контр Прохооов 0 Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ 
1-ИУП-Ю

Стадия 1 Лист I Л истов
ГИП Никитин Р 1 i i
Но н гр. С о ш агов По 9/ сьльэпсгп гт КТ
Инж Клемсшова / V -

/04% "р/



Крепление проводов, типоразмер 2 

на угловой промежуточной опоре 

на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  см. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2 . L  -  см. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, листы 6,7,  табл. 3 .5 .

А ( 1 : 5 )

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5 .407-145 .1-ПЗ, лист 10
2 Серьга СР-7-16 1
3 Изолятор П0ДВРСН0Й1________

1
5 .407-145 .1-ПЗ, листы 9.10

4_ За.чип ПТУ-2-1 5 .407-145 .1-ПЗ, лист 10

S M 7
Паи.см 1. Прохоров
М.конгр, Лрочорои Д_\1 •7 Крепление проводаГИГ1 ! (имтш СГ'
Ням.^о. Солдатов (to И ВЛ 6-20 кВ
Инж. Клемолооа / с ♦/_

— 2-ПУП-10

Сталия Лист Листов
р ___
СЕЛ ЮНЕРГОПРОЕКТ

I
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Крепление проводов, типоразмер 1 
на опоре анкерного типа 
на одноцепных изолирующих подвесках

А<1 : 5>

U _ _ _ и

/  Металлоконструкция опоры Провод магистрали Вй

1. Н -  см. черт. 5.407-145.1-РЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. L -  см. черт. 5.^07-145.1~ПЗ, листы 6,7, тобл. 3.5.

Поз, Наименование Кол, Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Изолятор подвесной L.I 5.407-145.1-ПЗ, листы 910
3 Ушко Уi-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
4 Зажим НК-1-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

Г
Нпч.птл. Прохоров Ш т >

Н. конто. Прохоров 1
ГИЛ Никитин г
Ноч.гр. Солдатов i  и  я(
Инж Клемешова

5.407-145.1 -42
Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ
1-ИА-10

Стали ч) Лист Листов

СЬЛЬЭНС РГОП РОГ КТ

-J
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Крепление проводов, типоразмер 2
на опоре внкерк>го типа А(1:5)
на одноцепных изолир/ощих подвесках

1. Н -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ,
2. L -  см. черт. 5.4С7-145Л-ПЗ,

лист 5, табл. 3.4, 
листы 6 ,7 . табл. 3.5.

Юз. Наименование Кол, Примечание

1
2
3
4
5

Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1413, лист 10
Серьга СР-7-16 1

ПИзолятор подвесной! 5.4С7-145.1413, листа 9Д0
5.407- 145,1413, лист 10
5.407- 145.1413, л и с т  11

Ушко У1-7-16______ _ _
Зажин НК-1-1

JL.
1

s . w - m i - w
Пач о т д . П рохоров

V 'ЯН к оа тр . П рохоров / Крепление провода 
ВЛ 6-20 кВ

2-ИА-Ю

С тация Л и ст Л и сто в
ГИЛ Никитин  ̂/С*- ~л г- -Г" Р 1
Че {. го С о  щ а тоа п*у

СЕЛ  ЬЭ Н Е Р ГО П Р О Е К ТИнж. К п рм сш ооа
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Крепление проводов, типоразгер 3 
на опоре анкерного типе 
на одноцепных изолирующих подвесках

59 ]

А ( 1 : 5 )

1  2  3 4 5

1* Н -  см» черг, 5*407 -145Д413, лист 5, табл* 3.4,
Z* L -  сы. черг. 0*407-145.1413, листы 6,7, табп, 3.5

ЮЗ. Наименование Кол, Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1413, лист 10
2 Изолятор подвесной! 1 5.407-145.1413. пистн 9Д0
3 Ушко У1-7-16 1 5.407-Л45Д413,. лист 10
4 Звено ПРТ-7-1 1 5»407-145ДгДЗл, л&йт 1£L_
5 Зажин НК-1-1 1 5.407-145.1413, лист 11
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Крепление проводов, типоразмер А
«о  споре анкерного типа
не одн о  ц е п и  ttt изо пи дующих подвесках

А(1:5)

1 2 3 4 5 6

1, Н -  см. черт. 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. I  -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5

Поз, Наиизнование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
г Серьга СР-7-16 1
3 Изолятор подвесной!_____1L J 5.407-145.1-ПЗ. листы 9,10
4 Ушко У1-7-16 1 5.407-145,1-ПЗ, лист 10
5 Звено ПРГ-7-1 1
6 За ши НК-1-1 1 5.4С7-145.1-ПЗ. лист 11

ч
Нач.отд П рохоров
Н .контр П рохоров 7 . г ^
гип Никитин ^ УV-Aj-b- 1гГ
Пач.гр. С ол датов //. ?/
Инж К лем е лова A V -

5.407-145.145
Крепление провода Ста/ш я Л ист Л и стов

р 1
ВЛ 6-20 кВ С Е  Л ЬЭНЕ РГОПРСЕ КТ

4-ИА-10



Крепление проводов, типоразмер 5 
не споре анкерного типа 
на одноцепннх изолирующих подвесках

А

А(1:5)

1 2 3 4

*£

СП

h
§

АО

ео

1. Н -  см. черт. 5.407-145.1-ЛЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. L -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лис*. 10
2 Изолятор подвеснои[ |а 5.407-145.1-ПЗ, л и с т у  9Д0
3 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
4 Закил НКК-1-1Б 1

г
Нзч.отд. Прохоров Д}.1г'лД
II.контр. Прохоров г д г  ^
гнп Никитин
1 Ьэч.го. Солдатов QUfsmjiZ /Jail
Ннж. Кчемешова *4 .

5 Л 0 7 - 1 Щ . 1 - < 4 б

Крепление провода 
ВЛ 6-20 кВ

5-ИА-10

Стадия Лист Л1КТОО
р 1
СПЛ Ь Э И Б Р Г О П Р С и с  г



Крепление проводов, типоразмер 6 

на опоре анкерного типа 

на одноцепных изолирующих подвесках

А ( 1 : 5 )

1 2 3  4 5

*
г

m
9ьац
х
ли
с
о

1. Н -  см. черт, 5 .407 -145 .1413 , лист 5 , табл, 3 , 4 .

2 . L -  См. черт. 5 .407-145 .1413 , листы 6 , 7 ,  табл. 3 .5 .

iос
2
с
£

Поз, Наименование Кол, Примечание
1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1413, лист 10
2 Серьга СР-7-16 1
3 Изолягор подвесной 1 5.407-145Л-ПЗ, листы 9Д0
4 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
5 Зазъш НКК-1-1Б 1

5.407-145.1-474
На-Ч.отд. Нрохороо , 'г< /  '  г

Прохоров ' Л  \ Крепление провода 
ВЛ 6-20 кВ

6-ИА-10

Стадия Лист Листов

ДЛИ...... Мик итин р 1 _
Ноч,г{ . СОЛДО 1 OD (.Ot ГлПО'З

СЕЛ ЬЭ1IE РГОПРОЕ К ТИмж Клеме-uiODf ** У -
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Креплени© проводов, типоразмер б 

на опоре анкерного типа 

на одноцепных изолирующих подвесках

\

£
«5XX
i
ЦCQ

С

§

2
сX

Металлоконструкция опоры

1. Н -  см. черт* 5.407-145.1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. L -  см. черт. 5.4СЯ-145.1-ПЗ, листы 6 ,7 , табл. 3.5

А(1:5)

ер

Поз. Наименование Кол, Примечание
1 Скоба СК-7-1Л 1 5.407-145.1413. лист 10
2 Серьга СР-7-16 1
3 Изолятор подвесной L J 5.407-145.1-ПЗ, листы 9Д0
4 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
5 Звено ПРТ-7-1 1
6 Зазам Н3-2-7 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

Ъ М 7 - Л Ц Ь Л - и ЭГ)
Н ач ,отд , П рохоров t'V-'M
И .контр . Г1ро<оров n ' P

л

1
Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ
8-ИА-10

С тади я Л и ст Л и сто в
ГИП Никитин „ L-C. Р 1
П оч.гр . С олдп топ Моя

СЕЛ  ЬЭ ! 1СРГО ПРОЕКТ11иж К. ем еи ю од
'
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Крепление проводов» типоразмер S А(1*5)

на опоре анкерного типа

на одноцепных изолирующих подвесках 1 2 3 4 5

1# Н -  см. черт. 5 .407 -145 .1 -03 , лист 5 ( табл- 3 .4 . 

2 . L -  см. черт. 5.4(77-145.1-03, листы 6*7, табл. 3,

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1413. ли_ст10_
2 Изолятор подвесной! U 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ,листы ^10
3 Ушко У1-7-16 1 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ, лист 10

4 Звено ПРТ-7-1 1
5 Зажим НН-2-6А 5.4С7-145Л-ПЗ. лист 11

B . W - m i - S O
На цотд Прохоров '
М контр 1 Ipoxopou J ^ W' Крепление провода Стадия Лист Листов
ГНП Никитин ^ Р 1
По 1 гр Со 7ДЭТОВ У f o  9/ ВЛ 6-20 кВ С.РЛЬПНГРГОПРПЕ КТ
Ннж Клемешова А * * / - 9-ИА-10
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Крепление проводов, типоразмер 10 
на опоре анкерного типа 
на одноцепиых изолирующих подвесках

Металлоконструкция опоры

А ( 1 : 5 )

1 2 3 4 5 6

1, Н - см. черт,
2. L -  см. черт

5 .407- 145.1-ПЗ, лист 5 , табл. 3 .4 .
5 .407- 145.1-ПЗ, листы 6, 7 ,  табл. 3.5

Поз. Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ. лист 10
2 Серьга СР-7-16 1
3 Изолятор подьесноц|__ 1 J 5 .4С7-145.1-ПЗ, листы ф.0
4 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10

5 Звено ПРТ-7-1 1
6 За>тм НЕ-2-6А 1 5.407-145.1-ПЗ. лист 11

5 . * t Q 7 - m /l - 5 1f
Нач.оч ь Прохоров
11.контр. Прохоров 1 iPV,!’' Крепление провода Стадия Л ист Листов
гип Никитин < р 1
Пэч.гп. Солдчтов Cl\<Qm w C В Л 6 -2 0  кВ
Инж. гСлемешовд V ■> ■" — 10—ИА—10

СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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\

Крепление проводов, типоразмер 1 
на угловоа анкерной опоре 
на одноцепной изолирующей подвеске

А(1*.5>

3 4 5

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Ушко У1-7-16 2
3 Скоба СК-7-1А 2

4 Звено ПРТ-7-1 1
5 Сеоьга СР-7-16 1

1. н - см. черт. 5.407 —145.1—ПЗ, лист Ь, табл, 3.4. 6 Изолятор подвесной! I 5 .4С7-145.1-ПЗ, листы 9Д0
2. L - см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5. 7 Зажим НК-1-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

Ъ М Ш - ^ А - Ч !
Прохоров

И.контп. Прохоров ш т Крепление провода Стадня| Лист Листов
гип НИКИТИН *егГ—Д-****-*»?-̂ Г р ; 1
Пач.гр. Солдлтов ВЛ 6-20 кВ
Икж Клемешот /3 t-tv- 1-ИУА-10 СЕЛЬЭНЕ РГОПРОЕКТ
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А (1 :5 )

\

1  2  3  4 5  6

1. Н -  си. черт. 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ, лист 5 , табл. 3 .4 .

2 . L -  см. черт. 5 .4 0 7 -1 4 5 .1-ПЗ, листы 6 , 7 ,  табл. 3 .5 .

'$
а>

103. Наименование Кол. Примечание

1 Скоба СК--7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Звено ПРР-7-1 1
3 Серьга СР-7-16 1
4 Изолятор подвесной] 1 5.407-145.1-ПЗ,листа 910
5 Ушко У1-7-16 1 5,407-145.1-ПЗ, лист 10
6 Затаи НК-1-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

Б Л а 7 - № .1 - Б Зг
11оч отп. Прохор 'в
Н ко (тр. Прохоров 4Н Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ
2-ИУА-10

Стадия Лист Листов
,ЧП 
На к td

Никитин 
С олдэтов *VН о ft

“ P~i 1
ССЛ ЬЭНГ РГО ПРОЕКТМнж. Клрмошова
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Крепление проводов, типоразмер 3 

на угловой анкерной опоре 

на одноцепных изолирующих подвесках

69

Металлоконстру кция опоры Лровод-масистражЖ

Поз Наименование Кол Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5*4С7-145Л-П3, л и с т  10
2 Ушко У 1-7-16 2

3 Скоба СК-7-16 2

4 Звено ПРТ-7-1 2
1. Н - см, черт, 5.407-ИЬЛ-ПЗ, лист 5 V табл, 3,4. 5 Серьга СР-7-16 1
2. L - см. черт. 5.407-145Л-ПЗ, листы 6,7, табл. 3,5, 6 Изолятор подвесном 5.407-145Л-ПЗ, листы % Ю

7 Закии НК-1-1 1 5.4С7-145Л-ПЗ, лист 11

.. f Б Л 0 7 -% Б .1 -Б ^Пач.отд. 1 Ipoxopoo
Н.контр Прохоров Ф > № Крепление провода

Стадия Лист Листов
ГПП Никитин ^ Р 1
] |ач,1 р. С олдвтов ВЛ 6-20 кВ
Инж Клемешова З-ИУА-Ю

СЕЛЬЭНЕРГОПРОНКТ 1
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Крепление проводов, типоразмер 4 

на угловой анкерной опоре 
на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  см. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, лист 5, табл. 3 .4 .
2 . L -  см. черт. 5 .407-145 .1-ПЗ, листы 6, 7 ,  табл. 3 .5 .

Поз, Наименование Кол Примечание
1 Скоба СК-7-1А 1 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 10
2 Звено ПРР-7-1 1
3 Серьга СР-7-16 1
4 Изолятор подвесной|___ 1О b.407-145.1-ПЗ,листы $10
5 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
6 Звено ПРТ-7-1 1
7 Запш FK-1-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

Нпч.от \ Прочороь oFT7n
Н.контр PpOXOpOD 1 ь  *

JJfL.
ТИП HiU 11ТПН Г "  /  "Р

JQ '/I
Нач.гр. Сол до гов
Инж Кломешосп

5 . W - m i - 5 5

Крепление провода 
Б Л 6-20 кВ

4-ИУА-10

C iадня Л И С Т Л истов

1

СРЛЬЭМЕГРГОПРСС КТ
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Крепление провалов, типоразмер 5 
не угловой анкерной опоре 
на одноцепных изолирующих подвесках

А(1:5 >

3 4

1. Н -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. L -  см. чергг. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5.

Поз. Наименование ton, Примечание

1 Серьга СРС-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Ушко У1-7-16 2
3 Скоба СК-7-1А 2
4 Звено ПРТ-7-1 1
5 Серьга СР-7-16 1
6 Изолятор подвесной!_____ 1 5.407-145.1-ПЗ. листы 9,10
7 Завим НКК-1-1Б 1 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 10

Нач.отд. Прохоров
Н.контр. Прохоров
т п Никитин •СГ*

Чач.гр. Солдатов д>̂СИмс$
Инж. Клемешова

Ъ Ш - Л Ц Ъ Л - ' з б

Крепление провода 
ВЛ 6-20 кВ
5-ИУА-10

Стадия Лист Листов

р i
СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЕКТ



Крепление проводов, типоразмер б 
на угловой анкерной опоре 
на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  см. черт. 5.407-145Л-ПЗ.
2. L -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ,

лист 5, табл. 3,4. 
листы 6,7, табл. 3.5

Юз. Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Звено ПРР-7-1 1
3 Серьга СР-7-16 1
4 Изолятор подвесной[_ |U 5.407-145.1-ПЗ, листы 1̂0
5 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
6 Зажим НКК-1-1Б 1

5 Л 0 7 - т 1 - 5 7
Цач.ита. Проходов ,W \0-f-»’
Н . к р н т р . Про\ 0 1  o~j fr'j s . . Стадия Лист Листов
гип Никитин .L--<L. Крепление провода р 1
Нач.гр. Солдатов О? JMr ВЛ 6-20 кВ
Инж. Клемошод

6-И У А -Ю
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ



IH
h

s
.N

» 
п

р
я

л
. 

I 
П

од
пи

сь
 и

 д
от

а 
|В

зл
м

.и
нв

.№
V

I

73

Крепление проводов, типоразмер 7 
на угловой анкерной опоре

A (i:5 )

на одноцепных изолирующих подвесках

Иач.отд. Прохоров )

Н контр. Прохоров j l ' t j i i r ■ Стадия Лист Листов
ГИП Никитин Р 1
Иач. го. Солдатов ВЛ 6-20 кВ
Инж. Клемешова 7-ИУА-10 СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
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Крепление проводов, типораз

мер 8 на угловой анкерной опоре 

на одноцепных изолирующих подвесках

Л( 1 :5 )

1# Н -  см, черт. 5 .407-145 .1413 , лист 5 , табл. 3 .4 .

2 . L -  см. черт. 5 ,407-145 .1413 , листы 6 , 7 ,  табл. 3 .5

Поз Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5 .4 0 7 -1 4 5 Л -П З, тает 10

2 Звено ПРР-7-1 1

3 Серьга СР-7-16 1

4 Изолятор подвесрюй! _ _  1Г J 5 . 4 С 7 -1 4 5 .1413. листы 9.1П

5 Ушко У 1-7-16 5 .4 0 7 - 1 4 5 .1-ПЗ. лист 10

6 Звено ПРТ-7-1 1

7 Заним Н3-2-7 1 5 .4 С 7 - 1 4 5 .1413, лист 11

5 Л 0 7 -№ 1 - 5 9
Н ач .отд . П рохоров Ьйлй!
Н. контр. П рохоров Ж ',<* Крепление проводе

С тадия Л ист Л и ст о в
ГИП Н и к и т  i ■сг Р 1
Н ач.гр . С ол д атов @оА4&*г~й\ п * 1 1 ВЛ 6-20 кВ
Инж К лем еш ова

8-ИУА-10
С Е Л Ь Э Н Е Р Г О П Г О Е К Т
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Крепление проводов, типоразмер 9 
на угловой внкерной опоре 
на одноцепных изолирующих подвесках

1. Н -  ом. черт. 5,407-145.1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. L -  см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5

103. Наименование Кол, Примечание
1 Серьга СРС-7-16 1 5.4С7-145.1-ПЗ, лист 10
2 Ушко У1-7-16 2
3 Скоба СК-7-1А 2
4 Звено ПРТ-7-1 2
5 Серьга СР-7-16 1
6 Изолятор подвесной! L 5.407-145.1-ПЗ, листы 9.10
7 Зажим НБ-2-6А л _ 5.407-145.1-ПЗ, лист 11

5 . W - % 5 . 1 - 6 0
На*цотд ! фохоров 1Щ?.
К.контр Прохоров ш т ■? Крепление провода Стадия Лист Листов
ГИЛ Никитин р 1
Нач.гр. Солдатов £Ьц ***<4 ВЛ 6-20 кВ СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
Ииж Клемсшова 9-ИУА-10

/рШ-Р/
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Крепление проводов, типоразмер 10 
на угловой анкерной опоре 

на одноцепных изолирувимх подвесках

А (1 :5 )

1. Н - см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, лист 5, табл. 3.4.
2. I  -  см. черт. 5.4С7-145.1-ПЗ, листы 6 ,7 . табл. 3.5.

103. Наименование Кол, Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145Л-ПЗ, лист 10
2 Звено ПРР-7-1 1
3 Серьга СР-7-16 1
4 Изолятор подвесной! |П 5.407-145.1-ПЗ, листы 9Д0
5 Ушко У1-7-16 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
6 Звено ПРТ-7-1 1
7 Заким НК-2-6А 1 5,407-145,1413, лист 11

Нам.от i Прохоров
П.контр. Прохоров %
ГИП Никитин 'у  в-З̂ с

II 3 4. ГР. Солдатов H o9 f
Инж Клем? jjoiia

t

5 . A D 7 - 1 A 5 . 1 - 6 1

Крепление проводе 
БЛ 6-20 кВ

10-ИУА-10

С тади я Л и ст Л и ст о в

__Р__ , 1

СЕЛ Ь Э Н Е Р ГО П РО Е К Т

</>? //^ лУ



A(l :5)

5.407-145.1- 62
Няч.ога. Прохоров
M.конто. Прохоров кЬ'Ш Сталия Лист Ли*, тов
run И «китии г Крепление провода Р 1 г
Пач.гр. Солпотов d*<qaj2it>i ВД 6-20 кВ
Инж Клемешове

1-ИАд-Ю
СЕ Л ЬЭИЕ РГОПРОЕ КТ

/ Р # 6 - Р /
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Бид А

\

I

Прсьод магистрали ВЛ

Поз. Наименование Кол, Примечание

1 Серьга СРС-7-16 2 5.407-145.1—ПО, лист 10
2 Изоллгор подвосной[ jп 5.407-145. 1-ПЗ, листы 9Д0
3 Ушко УС-7-16 3 5,407-145.1-ПЗ, лист 10
4 К о ро) ru ело 2”У-12~1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
5 Серьга СР-7-36 X 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
6 За;им Н3-2-7 5.407-145.1-ПЗ, лист 13

5 Л 0 7 -145.1-62
ЗМот
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Крепление проводов, типоразмер 2 

не опоре анкерного типа 

на двухцепных изолирующих подвесках

А(1:5>

s
сs3
Г«спа

тh
3
Л0
1 
S с
счос

А 1. В и д А  с м. черт. 5.407-145.1-63, лист 2*

2. Н - см. черт. 5.4С7-145.1-ПЗ. лист 5, табл. 3.4.

3. L - см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, листы 6,7, табл. 3.5.

ъ ш - ^ л - в ъ
Иач отд. Прохоров Щ \ Ш
И контр. Прохоров Д ы х г

Крепление провода 
ВЛ 6-20 кВ

2-ИАд-Ю

Стадия Лист Листов
гип Никитин ^ Р_ 1 2
Нач.го. Солдатов веЛщаА*///*9/

СЕЛ ЬЭНЕРГОПРОЕКТИшк. Клемсшова



4 2 6

Is________________________________ 1

Поз Наименование Кол Примечание

1 Скоба СК-7-1Л 2 5.4С7-145.1-ПЗ, лист Ю
2 Серьга СР-7-16 3
3 Изолятор подвесной! |и 5.407-145.1-ПЗ, листы 9,10
4 Ушко УС-7-16 3 5.407-145,1-ПЗ, лист Ю
5 Коромысло 2КУ-12-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
6 Зажим НЗ-2-7 _1_

5 Л 0 7 - 1 4 5 . 1 - 6 3
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Металлоконструкция опоры,
A(i:5)

Срепление проводов, типоразмер Э 

на Опоре анкерного типа 

на двухцепных изолирующих подвесках Провод магистрали ВЛ

4*-

1. Вид А см. черт. 5.407-145.1-64, лист 2.

2. Н - см. черт. 5.407-145.1-ПЗ, лист 5. табл. 3.4.

3. L  - см. черт. 5.407-145.1-ПЗ. листы 6,7, Табл. 3.5.

I ....
Нач*отд. Прохоров j0im4
Н, контр. Прохоров Г
ГИП Никитин ,
Нач.гр. Солдатов
Ииж Клемешова

5 Л 0 7 - № .1 - 6 ^
Крепление провода 

ВЛ 6-20 кВ

З-ИАд-10

Стадия Лист Листов
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н е оп ор е  ан керн ого  типа

на д вугкеп н н х  изолирующих п од в еск а х

А(1:5>

1.  Вид А см . ч е р т . 5 . 1СУ?-1 -4 5 .1 —6 5 , лист 2 .

2 .  Н -  с у . ч е р т . 5 .4 С 7 -1 4 5 .1 -П З , л и стбЬ , т а б л . 3 .4 .

3 . L -  см . ч е р т . 5 .4 0 7 - 1 4 5 .1-ПЗ, листы 6 ,7 ,  т а б л . 3 .5 .

------- 1

5 . W - 1 4 S . 1 - 6 5
Ма йота ] (рохорои Щ Щ
11 КИПр Прохоров ,Nt»x6

Крепление пр овод а  
ВЛ 6 -2 0  кВ

4-И А д-Ю

1Ш 1 !ик 1т)ш С 7 0 1___— Стадия Лut,г j^ ilb 0U 

СЕЛЬЭПЕРГОПРа КТ] (о ! rp Солдатов (jf̂rcr̂ bЧ*> 7/
Инж Клемошоьа
___  ___ ____ ___ _________,___ __г —  . - _______
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Вид А

Провод магистрали ВЛ

Поз, Наименование Кол Примечание

1 Скоба СК-7-1А 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 10
2 Серьга СР-7-16 3
3 Изолятор подвесной 5 .4С7-145.1-ПЗ, листы 9Д0

4 Ушко УС-7-16 3 5.407-145.1—ПЗ, лист 10
5 Коромцсло У0-12-1 1 5.407-145.1-ПЗ, лист 11
6 Заним НБ-2-6А 1

5 .А 07 -1А 5 .1 -65
ЛистСерия 5.407-145

https://meganorm.ru/list2.htm

