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ГОСТ
25757-83

(СТ СЭВ 3256— 81)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 
1983 г. HS 2045 срок действия установлен

с 01.01.84 
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сухие инерцион
ные пылеуловители, предназначенные для очистки газопылевых 
смесей от твердых частиц.

Настоящий стандарт не распространяется на сухие ротацион
ные пылеуловители.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3256—81.
Сухие вихревые циклоны с дополнительным подводом газа 

отечественной промышленностью не изготавливаются.
2. Стандарт устанавливает следующие типы пылеуловителей:
1 —■ пылеосадитель исполнений по характеру потока газа: 
с поперечным потоком,
с противопотоком;
2 — жалюзийный пылеуловитель исполнений по характеру 

потока газа:
с распределением потока, 
без распределения потока;
3 — сухой циклон исполнений: 
по характеру потока газа:

с тангенциальным входом, 
с осевым входом,
вихревой с дополнительным подводом газа, 

по количеству рабочих элементов сухие циклоны с тангенци
альным и осевым входом газа подразделяются на: 

одиночные, 
групповые,

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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батарейные (мультициклоны).
Одиночные и групповые сухие циклоны с тангенциальным вхо

дом газа выполняются в зависимости от угла наклона входного 
патрубка:

с углом наклона 15°, 
с углом наклона 24 °,

в зависимости от конструкции камеры очищенного газа: 
с камерой в виде «улитки», 
с камерой в виде сборника,

в зависимости от конструкции бункера: 
с цилиндрическим бункером, 
с пирамидальным бункером.

3. Основные параметры пылеуловителей должны соответство
вать указанным:

для пылеосадителей, жалюзийных пылеуловителей, сухих бата
рейных циклонов с тангенциальным входом газа и сухих циклонов 
с осевым входом газа — в табл. 1;

для сухих одиночных циклонов с тангенциальным входом га
за —в табл. 1 и 2;

для сухих групповых циклонов с тангенциальным входом га
за — в табл. 1 и 3.

Исходные данные для выбора пылеуловителей приведены в ре
комендуемом приложении.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Рекомендуемое

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ

1. Источник пыли (описание технологического процесса, вызывающего за
грязнение окружающей среды):

данные по месту установки.
2. Запыленный газ: производительность, м3/ч; температура, °С; давление

на входе, Па; плотность, кг/м3; влагосодержание, кг/кг; температура точки ро
сы, °С; состав газа, % (по объему); коррозионная агрессивность; минимальное 
содержание кислорода, % (по объему); нижний предел концентрации воспла
менения, г/м3; токсичность

3. Характеристика пыли:
концентрация (средняя, максимальная), г/м3; фракционный состав, <%; фак

тическая плотность, кг/м3; насыпная плотность, кг/м3; химический состав, % (по 
массе); коррозионная агрессивность; слипаемость (разрывная прочность слоя), 
Па; смачиваемость; температура возгорания, °С; степень абразивности пыли; 
токсичность; гигроскопичность; форма частиц.

4. Допустимая величина эмиссии (г/с) или допустимое содержание пыли 
за пылеуловителем (мг/м3).
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