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УДК 621.6.033

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РД 153-34.1-43.106-2001
ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОГНЕСТОЙКИХ ТУРБИННЫХ Взамен РД 34.43.106-90
МАСЕЛ ТИПА ОМТИ

Срок действия установлен 
с 2002-07-01 

до 2012-07-01

Настоящий руководящий документ распространяется на масла тур­
бинные огнестойкие синтетические -  ОМТИ, Реолюбе-ОМТИ и Реолюбе- 
ОМТИ-32 (далее ОМТИ), предназначенные для использования в системах 
смазки и регулирования турбоагрегатов и их вспомогательного оборудо­
вания, а также в системах уплотнения вала генераторов тепловых элек­
тростанций, и устанавливает правила приемки, хранения и эксплуатации 
масел, требования к оборудованию, монтажным и ремонтным работам, 
требования техники безопасности при применении масел, а также методы 
испытаний масел.

Положения настоящего руководящего документа подлежат примене­
нию расположенными на территории Российской Федерации предпри­
ятиями и объединениями предприятий, в том числе союзами, ассоциа­
циями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, ре­
гиональными и другими объединениями, имеющими в своем составе 
(структуре) тепловые электростанции и котельные, независимо от форм 
собственности и подчинения.

На основании настоящей 'Типовой инструкции ..." на каждой элек­
тростанции должна быть составлена и утверждена рабочая инструкция по 
эксплуатации ОМТИ с учетом местных условий.

Приложения А, Б, В, Г пригодны для сертификации.

Издание официальное

Настоящий руководящий документ не может быть полностью или частично вос­
произведен, тиражирован и распространен без разрешения РАО "ЕЭС России" или 
ОАО "ВТИ"
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОМТИ

1.1 Турбинное синтетическое огнестойкое масло ОМТИ (огнестойкое 
масло Теплотехнического института), предназначено для применения 
взамен опасных в пожарном отношении горючих нефтяных турбинных 
масел.

1.2 ОМТИ представляет собой смесь триксиленилфосфатов, получае­
мую этерификацией технического 3,5-ксиленола, содержащего до 75 % 
3,5-ксиленола.

ОМТИ по своим основным эксплуатационным и физико-химическом 
показателям соответствует требованиям, предъявляемым к минеральным 
турбинным маслам.

Физико-химические показатели качества масла Реолюбе-ОМТИ пол­
ностью соответствуют таковым для масла ОМТИ. Масло Реолюбе- 
ОМТИ-32, получаемое на основе ксиленольного сырья несколько более 
расширенного состава, обладает вязкостью ниже, чем минеральное тур­
бинное масло Тп-22С, а плотность его выше, чем у ОМТИ.

Таблица 1 -  Показатели качества товарных огнестойких турбинных 
масел

Наименование Значения по спецификациям Методы ис­
ОМТИ Реолюбе-

ОМТИ-32
пытаний

1 Внешний вид Прозрачная, однородная, 
маслянистая жидкость

Приложение А, 
п. АЛ

2 Оптическая плотность, не 
более

0,500 Приложение А, 
п.А.2

3 Вязкость кинематическая 
при 50 °С, мм2/с, не менее

23,0 17,0 ГОСТ 33

4 Плотность, кг/м2 1130-1150 1150-1190 ГОСТ 3900
5 Температура вспышки в от­

крытом тигле, °С, не менее
240 230 ГОСТ 4333

6 Кислотное число, мг КОН 
на 1 г продукта, не более

0,04 Приложение А, 
п. А.З

7 Реакция водной вытяжки 
из продукта, pH

6,0-8,0 Приложение А, 
а  А.4

8 Массовая доля механических 
примесей, %, не более

0,01 Приложение А,
а  А.6

9* Класс промышленной чис­
тоты, не хуже

И Приложение А, 
а  А.9

10* Время деаэрации, с 120 РД 153-34.1- 
43.211

* Определение факультативно -  до 2004 г.
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Масло, поступающее на электростанции с завода-изготовителя, по 
своим основным показателям качества должно соответствовать требова­
ниям, приведенным в таблице 1.

ОМТИ не должно содержать диспергированной воды (см. приложение 
А, п. А.7).

Температура застывания масла не нормируется, но должна быть не 
выше-17 °С.

Время деаэрации масла не нормируется, но должно быть не более 120 с 
(РД 153-34.1-43.211).

1.3 В отличие от нефтяных турбинных масел ОМТИ имеет значитель­
но более высокие температуры самовоспламенения в воздухе (720 °С 
против 370 °С) и вспышки (230-240 °С против 180 °С).

К огнестойким свойствам ОМТИ относятся: способность тушения 
возникшего пламени газообразными продуктами его термораспада и не­
распространение пламени по его струе.

ОМТИ относится к классу взрывобезопасных веществ. В аварийной 
ситуации при попадании больших количеств масла на горячие поверхно­
сти энергетического оборудования происходит сильное дымление, вы­
званное образованием продуктов термораспада масла.

1.4 Температура ОМТИ в процессе эксплуатации не должна превы­
шать 100 °С. При длительном воздействии более высоких температур 
(150 °С и выше) начинается частичный распад масла с образованием про­
дуктов полимеризации. Последние представляют собой твердые частицы, 
попадание которых в систему регулирования может вызывать явление 
нечувствительности. Поэтому маслопроводы с ОМТИ следует распола­
гать
не ближе 100 мм от теплоизоляции горячих поверхностей.

1.5 Плотность ОМТИ приблизительно на 30-35 % больше, чем мине­
рального масла, поэтому давления, развиваемые центробежными масло- 
насосами в случае применения ОМТИ, также должны быть выше. Это от­
носится и к давлениям, обусловленным гравитацией.

1.6 Динамическая вязкость ОМТИ на 30 % выше, чем минерального 
масла, поэтому при необходимости сохранения в работающих на ОМТИ 
подшипниках скольжения тех же условий гидродинамики, что и при ра­
боте на минеральном масле, температуру ОМТИ в маслосистеме следует 
поддерживать на 5 °С выше предписанной для минерального масла. В 
случае применения Реолюбе-ОМТИ-32 его температура должна поддер­
живаться на том же уровне, что и при работе на минеральном масле 
Тп-220.

1.7. По степени опасности (токсичности) ОМТИ относится к 3 классу, 
как и минеральное масло (малотоксичные соединения -  ГОСТ 12.1.007).



Предельно допустимая концентрация аэрозолей (ПДК) в воздухе ра­
бочих помещений для ОМТИ равна 5 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005) и находится 
на уровне ПДК минерального масла (5 мг/м3).

Предельно допустимая концентрация триксиленилфосфатов (ОМТИ) в 
открытом водоеме по органолептическим признакам составляет 
0,05 мг/дм3 ("ПДК вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового 
водопользования"). Допустимая концентрация ОМТИ для рыбохозяйст­
венных водоемов составляет 0,001 мг/дм3 (утверждена научно- 
техническим советом Главрыбвод Минрыбхоза СССР 18.12.90, протокол 
№ 12-04—11).

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
И МАТЕРИАЛАМ

2.1 К маслосистемам, работающим на ОМТИ, так же, как и к систе­
мам, работающим на нефтяных турбинных маслах, предъявляются повы­
шенные требования в отношении плотности фланцевых соединений арма­
туры в соответствии с нормативами, помещенными в "Сборнике распоря­
дительных документов по эксплуатации энергосистем. Теплотехническая 
часть" (п. 3.8).

2.2 Все коммуникации огнестойкого масла должны иметь отличи­
тельную окраску коричневого цвета, в соответствии с ГОСТ 14202.

2.3 Все полости, в которых возможно выделение и накопление масля­
ных паров и газов (маслобаки, картеры подшипников, сливные трубопро­
воды и др.) должны иметь принудительную вытяжную вентиляцию для 
предотвращения выброса аэрозолей в помещение турбинного цеха. По­
нижение давления при этом должно составлять 50-195 Па, так как при 
большем разряжении усиливается занос системы механическими приме­
сями, содержащимися в воздухе машинного зала, а при меньшем -  воз­
можно попадание аэрозолей ОМТИ в помещение. Перед эксгаустером ус­
танавливают каплемаслоуловитель. Выхлоп после эксгаустера должен 
быть выведен на 1 м выше крыши машинного зала и не должен быть объ­
единен с выхлопами других эксгаустеров. Все дренажи ОМТИ и сконден­
сированного водяного пара из элементов системы вентиляции (каплемас­
лоуловитель, выхлопная труба, коммуникации и др.) запрещается воз­
вращать в основной контур циркуляции ОМТИ без очистки.

2.4 ОМТИ требует применения стойких по отношению к нему про­
кладочных и изоляционных материалов и лаков. На конструкционные ма­
териалы (сталь, бронза, баббит, латунь) ОМТИ воздействия не оказывает.

2.5 В качестве фильтрующего элемента рамочных сетчатых фильтров 
наравне с латунными сетками может быть использована сетка типа П-0,25 
по ТУ 14-4-1561 с квадратными ячейками, изготовленная из стальной 
саржевой проволоки (стали марки Х18Н9Т или Х18Н10Т).
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Для прокладок следует использовать прессшпан марки МВ по ГОСТ 2824, 
электрокартон, картон прокладочный по ГОСТ 9347. Толщина прокладки 
должна быть не более 0,4 мм для маслопроводов, работающих при высо­
ком давлении систем регулирования и гидростатического подъема рото­
ров; не более 0,7 мм -  для напорных маслопроводов системы смазывания; 
не более 1,5 мм -  для сливных маслопроводов. Прокладки перед установ­
кой следует смазывать с обеих сторон шеллаком, клеем "Эластосил 137-83” 
(ТУ 6-02-1237) или другим уплотнителем, проверенным на стойкость к воз­
действию ОМТИ.

Запрещается применение эластичного невулканизированного бензо- 
маслостойкого паронита марки ПМБ по ГОСТ 481 и бакелитового лака. 
Допустимо применение паронита с фторопластовой пропиткой марки 
ВП-1 по ТУ 38.1143. Применение других прокладочных материалов 
должно быть согласовано с заводами-изготовителями энергетического 
оборудования и ОАО "ВТИ".

2.6 Для предотвращения попадания масла в воду при разрыве трубок 
маслоохладителей в одноконтурной схеме охлаждения необходимо, что­
бы давление охлаждающей воды превышало давление масла, но не более, 
чем на 0,05-0,1 МПа, или должна быть выполнена двухконтурная замкну­
тая схема охлаждения.

2.7 Поскольку плотность ОМТИ выше, чем воды, небольшие количе­
ства воды (до 0,7 %) из масла удаляют испарением, путем кратковремен­
ного повышения температуры масла за маслоохладителями до 60 °С в ав­
тономных системах регулирования и до 50-55 °С в системах смазки и 
централизованных системах маслоснабжения.

2.8 Для обеспечения нормальной эксплуатации турбинного оборудо­
вания с ОМТИ в его маслосистемах машинного зала должно быть уста­
новлено специальное оборудование:

- доливочные баки (ДБ) для эксплуатационных доливок масла в сис­
темы регулирования и смазки;

- бак для сбора дренажей ОМТИ (СД), содержимое которого необхо­
димо периодически откачивать в аппаратную для очистки;

- бак для сбора замасленных вод (БЗВ), которые следует по мере нако­
пления отправлять на сжигание или на смешение со сбросными водами 
ГРЭС перед отправкой на биологическую очистку;

- устройство для разборки и промывки узлов маслосистем, представ­
ляющее собой верстак с противнем, на котором их можно отмывать от 
ОМТИ моющими средствами;

- фильтр тонкой очистки (ФТО), предназначенный для очистки масла 
от механических примесей, с номинальной тонкостью фильтрации для 
систем регулирования не хуже 15 мкм, для систем смазки -  не хуже 
25 мкм;
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- сепаратор А1-АОЖ, предназначенный для очистки масла от воды и 
механических примесей (изготовитель -  завод сепараторов, 367014, Рес­
публика Дагестан, г. Махачкала);

- перекачивающие насосы.
2.9 В соответствии с "Инструкцией по проектированию противопо­

жарной защиты энергетических предприятий" (РД 34.49.101, п. 4.2.5) ава­
рийный слив из маслосистем, работающих на ОМТИ, не предусмотрен.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

3.1 Трубопроводы ОМТИ перед монтажом очищают и консервируют 
так же, как и трубопроводы, работающие на минеральном масле, в соот­
ветствии с требованиями, приведенными в "Сборнике распорядительных 
документов об эксплуатации энергосистем. Теплотехническая часть" 
(часть 1, п. 3.17).

Для травления, обезжиривания и промывок применяют ортофосфор- 
ную кислоту. Допускается консервация путем нанесения тонкого слоя 
огнестойкого масла напылением или протаскиванием промасленных пы­
жей.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы после всех операций 
по подготовке маслопроводов в них не оставалось объемов, заполненных 
ортофосфорной кислотой.

Контроль сварных швов трубопроводов после монтажа обеспечивают 
теми же методами, что и для контроля маслопроводов.

Наиболее эффективной технологией предмонтажной очистки масло­
проводов является технология "чистого монтажа", предусматривающая 
поэлементную отмывку трубопроводов на монтажной площадке и после­
дующий их монтаж с применением аргонной сварки.

3.2 После монтажа маслосистемы необходимо провести очистку тру­
бопроводов с помощью промывочной порции ОМТИ. На время промывок 
должны быть включены в работу фильтры тонкой очистки (ФТО) и про­
водиться чистка сетчатых фильтров в маслобаке (при перепаде давления 
на сетках 150-200 мм). Для более быстрого удаления механических при­
месей рекомендуется:

- на рамочные сетчатые фильтры маслобака установить дополнитель­
ную полутомпаковую сетку № 004-0071 по ГОСТ 6613;

- на фильтре тонкой очистки заменить фильтрующий элемент 
"фипьтр-бельтинг" на сетку № 004-0071 по ГОСТ 6613.

Для повышения эффективности очистки допускается дополнительная 
установка фильтров тонкой очистки (см. п. 2.8).

Промывку маслосистемы необходимо вести до достижения маслом 
показателя "массовая доля механических примесей" не более 0,01 %.
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После промывки системы слить масло и провести очистку маслобака, 
снять дополнительную сетку № 004-0071 с рамочного фильтра и зарядить 
бельтингом фильтр тонкой очистки.

Промывочную порцию масла в маслоаппаратной очищают от механи­
ческих примесей, после чего она может быть использована на доливки в 
действующее оборудование или на промывку системы следующего вво­
димого в эксплуатацию турбоагрегата (заключение о возможности ис­
пользования выдает химический цех электростанции после количествен­
ного определения содержания механических примесей и кислотного чис­
ла).

Промывочное масло может быть также очищено от механических 
примесей путем прокачки в течение нескольких суток через фильтр тон­
кой очистки, установленный на байпасе маслобака (заключение о качест­
ве очистки и разрешение на ее прекращение дает химический цех).

В случае получения положительного заключения в систему при необ­
ходимости доливают товарное масло до нормы и используют как рабочую 
жидкость при пуске в эксплуатацию данной маслосистемы.

Объем промывочной порции ОМТИ может составлять 70-75 % рабо­
чего объема соответствующей маслосистемы.

3.3 Ремонтные работы необходимо вести специальным комплектом 
инструментов, предназначенным для работы с ОМТИ. Инструмент, от­
мытый от масла, должен храниться в металлическом ящике верстака.

3.4 Все контрольно-измерительные приборы, работающие на ОМТИ, 
проверяют и налаживают в лаборатория КИП персоналом, проинструкти­
рованным в соответствии с п. 8 настоящего руководящего документа.

3.5 Все детали, узлы, а также приборы КИП и автоматики, передавае­
мые для ремонтных и наладочных работ в другие цеха, должны быть от­
мыты от ОМТИ.

Перед проведением работ, связанных со сваркой или пайкой, необхо­
димо отмыть от ОМТИ места, подвергаемые нагреву. Детали очищают от 
ОМТИ многократным промыванием либо в 5%-ном растворе тринатрий- 
фосфата (при 90-100 °С), либо в керосине (небольшие детали). Категори­
чески запрещено применение спирта.

3.6 После каждого измерения частоты вращения ротора турбины та­
хометром последний следует протереть ветошью.

3.7 Отдельные узлы оборудования разбирают на специальном про­
тивне, установленном рядом с разбираемым узлом. К месту разборки уз­
лы транспортируют с заглушенными фланцами или на специальных под­
донах.

По окончании работы противень или поддон, или другие приспособ­
ления должны быть вымыты и протерты ветошью.
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3.8 Одновременно с пуском маслонасосов должен пускаться эксгау­
стер. Эксгаустер может быть отключен не ранее, чем через 15 мин после 
остановки маслонасосов, и только тогда можно вскрывать узлы маслосис- 
темы. При аварийной остановке работающего эксгаустера необходимо 
включить в работу резервный эксгаустер или открыть байпасную задвиж­
ку на турбоустановках, не оборудованных резервным эксгаустером.

3.9 В аварийном случае при попадании больших количеств ОМТИ на 
горячие поверхности возникает сильное дымление и периодически про­
исходят кратковременные вспышки образующихся продуктов распада в 
виде коротких язычков пламени. Действия персонала в аварийной ситуа­
ции определены в п. 8.4.2 настоящего руководящего документа.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ И ХРАНЕНИЮ ОМТИ
4.1 На электростанциях, эксплуатирующих ОМТИ, должны быть ор­

ганизованы складское хозяйство и маслоаппаратная, предназначенная для 
приемки, хранения и очистки свежего, эксплуатационного и отработанно­
го масла.

Структурно аппаратная должна быть выполнена в виде двух практиче­
ски независимых контуров масла -  "чистого" и "грязного". Каждый кон­
тур должен включать баки хранения, а также расходные баки, фильтрую­
щие устройства, сепаратор для очистки от воды и механических примесей 
(возможна установка одного сепаратора, технически связанного с обоими 
контурами), перекачивающие насосы.

4.2 Масло поставляется заводом-изготовителем в герметично закры­
тых бочках, возможна поставка в цистернах и другой таре, в соответствии 
с ГОСТ 1510.

Тару из-под ОМТИ (бочки, ведра, канистры) следует хранить в склад­
ском помещении при аппаратной. Использование этой тары для других 
целей запрещается.

Перевозка ОМТИ в автоцистернах допускается без специального раз­
решения, но с обязательной проверкой технической исправности и чисто­
ты автоцистерны и с последующей тщательной очисткой ее, включая 
пропаривание.

4.3 В случаях поставки масла в цистернах, не оборудованных обогре­
вом, на электростанции должны быть разработаны мероприятия по пред­
варительному разогреву цистерн, обеспечивающие слив ОМТИ в холод­
ное время года.

Допускается установка цистерны в помещении котлотурбинного цеха 
в районе калориферов с последующим подключением ее к маслопроводу 
чистого масла, соединяющему машинный зал с аппаратной.

4.4 Партия ОМТИ, поступившая на электростанцию, должна иметь 
документ о качестве -  сертификат изготовителя. На электростанции мас-
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ло должно быть подвергнуто лабораторному испытанию по следующим 
показателям: внешний вид, оптическая плотность (цвет), кинематическая 
вязкость при 50 °С, кислотное число, реакция водной вытяжки, содержа­
ние механических примесей, класс промышленной чистоты, температура 
вспышки в открытом тигле, время деаэрации, которые должны соответст­
вовать требованиям, представленным в п. 1.2 настоящего документа.

Слив масла без разрешения химической лаборатории ТЭС не допуска­
ется.

4.5 ОМТИ хранят в баках, расположенных в аппаратной или на от­
крытом складе. В последнем случае баки должны быть оборудованы теп­
лоизоляцией и обогревом. Он должен быть выполнен таким образом, что­
бы исключить попадание теплоносителя в масло в случае разрыва трубо­
провода, подводящего теплоноситель, и поддерживать температуру масла 
в нижней трети объема бака не выше 40-45 °С.

Баки для хранения огнестойкого масла должны быть оборудованы 
люками для их очистки и указателями уровня масла.

Трубопроводы, соединяющие аппаратную с машинным залом элек­
тростанции, должны быть снабжены паровым спутником для обеспечения 
перекачки масла в зимнее время. Паровой спутник должен быть выпол­
нен таким образом, чтобы температура масла в маслопроводе не превы­
шала 40-45 °С.

В случае хранения масла в баках, расположенных на открытом складе, 
следует иметь эксплуатационный запас масла в аппаратной в объеме, 
обеспечивающем эксплуатационные доливки в холодное (зимнее) время 
года.

Учет поступления и расхода масла и тары из-под него ведут в отдель­
ных журналах.

4.6 Ежегодные доливки огнестойкого масла не должны превышать:
- в системы регулирования 7 % их рабочего объема;
- в системы смазки 12 % их рабочего объема.
4.7 Постоянный запас ОМТИ должен быть не менее емкости одного 

бака системы регулирования и годового объема на доливки в систему 
смазки действующих турбоагрегатов.

4.8 Срок хранения ОМТИ не ограничен. В процессе хранения следует 
не реже 1 раза в год проводить сокращенный анализ масла (см. ПТЭ-96, 
п. 5.14.14), а также перед его подачей в машинный зал. Не допускается 
перекачка масла из аппаратной в машинный зал без разрешения химиче­
ского цеха станции.

4.9 Все отработанное масло подлежит сбору, регенерации и повторно­
му использованию.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ОМТИ

5.1 Объем и периодичность контроля качества огнестойкого масла 
должны удовлетворять требованиям настоящего РД.

Сокращенный анализ включает определение: кислотного числа масла, 
качественного и количественного содержания водорастворимых кислот 
воды, содержания механических примесей, а при наличии соответствую­
щего оборудования -  класса промышленной чистоты.

Испытания масла в объеме сокращенного анализа следует проводить:
- перед началом эксплуатации маслосистемы;
- по истечении первого месяца эксплуатации;
- не реже 1 раза в 3 месяца до появления качественной реакции на 

присутствие водорастворимых кислот, далее необходимо проводить их 
количественное определение с периодичностью 1 раз в 2 месяца.

Определение кинематической вязкости и температуры вспышки в от­
крытом тигле проводят 1 раз в год.

Определение содержания растворенного шлама начинают при кислот­
ном числе масла, равном 0,6 мгКОН/г, и далее проводят с периодично­
стью сокращенного анализа.

5.2 Эксплуатационное масло должно удовлетворять следующим тре­
бованиям (таблица 2):

Таблица 2 -  Нормативные требования к эксплуатационным маслам 
ОМТИ

Наименование показателей Значения
показателей

Примечания

1 2 3
1 Кислотное число, мг КОН/г, 

не более:
- для масел, эксплуатируе­

мых в системах регулирования
- для масел, эксплуатируе­

мых в системах смазки

0,8

1,0

Приложение А 
(п.А.З)

2 Содержание водорастворимых 
кислот, мг КОН/г, не более

0,4 Приложение А (п. А. 5). 
Количественное опре­
деление водораствори­
мых кислот выполняют 
в случае кислой реак­
ции водной вытяжки из 
масла, определенной 
при ее качественном 
анализе на наличие во­
дорастворимых кислот 
и щелочей
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Продолжение таблицы 2
1 г 3

3 Массовая доля механических 
примесей, %, не более

0,01 Приложение А 
(п. А.6)

4 Массовая доля воды, % Отсутствие Приложение А (п. А.7)
5 Отклонение кинематической 

вязкости от исходного значе­
ния для масла перед заливкой 
в оборудование, %, не более

10 Определение проводят 
не реже 1 раза в год 
(ГОСТ 33)

6* Массовая доля растворенного 
шлама, %, не более

о,ю Приложение А (п. А.8). 
Определяется при ки­
слотном числе масла 
0,6 мг КОН/г и выше (кро­
ме Реолюбе ОМТИ-32)

7 Изменение температуры вспыш­
ки в открытом тигле в сравне­
нии с исходной температурой 
перед заливкой масла, °С, не 
более

10 ГОСТ 4333.
Определение проводят 
не реже 1 раза в год

8** Класс промышленной чистоты
- для систем регулирования, 

не хуже
- для систем смазки, не 

хуже

8

9

Приложение А (п. А.9)

9** Время деаэрации, с, не более 480 РД 153-34.1-43.211

* Показатель не определяют для Реолюбе ОМТИ-32. 
** Определение факультативно -  до 2004 г.

5.3. В случае двухкратного увеличения массовой доли механических 
примесей при двух последовательных количественных определениях не­
обходимо через 10 дней провести внеочередное количественное опреде­
ление. Если и в этом случае отмечено увеличение массовой доли механи­
ческих примесей, следует провести специальный анализ по следующей 
методике: пробу ОМТИ в количестве 200 см3, взятую из нижней точки 
бака маслосистемы, растворить в 200 см3 толуола по ГОСТ 5789, от­
фильтровать через взвешенный беззольный фильтр "Красная лента", про­
мыть его толуолом и довести до постоянного веса. Затем остаток на 
фильтре промыть спиртобензольной смесью (1:4) и довести до постоян­
ного веса. Если привес фильтра составит более 20 % содержащихся в 
масле механических примесей, необходимо определить в остатке содер­
жание фосфора (обязательное приложение Б).

Содержание фосфора в остатке более 9 % свидетельствует о том, что в 
системе имеются местные перегревы, приводящие к термораспаду и по-
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лимеризации образующихся продуктов старения масла. В этом случае 
следует без останова турбоагрегата тщательно осмотреть маслопроводы 
систем регулирования и смазки, устранить дефекты на участках трубо­
проводов, выполненных с нарушением требований к их трассировке, про­
верить чувствительность системы регулирования, автомата безопасности 
и регулятора скорости в соответствии с инструктивным документом заво- 
да-изготовителя турбины.

5.4 При отклонении одного из показателей масла от указанных выше 
норм и невозможности восстановления его качества без останова турбо­
агрегата масло подлежит замене при первом же останове блока.

5.5 Отбор проб масла из маслосистемы действующего турбоагрегата 
должен производиться по графику, утвержденному главным инженером 
электростанции.

5.6 Перед смешением свежего, находящегося на хранении в маслохо- 
зяйстве, и эксплуатационного масла необходимо провести лабораторные 
испытания в объеме сокращенного анализа: для свежего масла -  если со 
дня проведения последнего испытания прошло шесть и более месяцев; 
для эксплуатационного -  если со дня проведения последнего испытания 
прошло четыре и более недели. Свежие огнестойкие масла ОМТИ, Рео- 
любе-ОМТИ и Реолюбе-ОМТИ-32 можно смешивать без ограничения в 
любых соотношениях.

5.7 Контроль за классом промышленной чистоты масла на основе 
данных по гранулометрическому составу содержащихся в нем механиче­
ских примесей (ГОСТ 17216) проводят по методике, описанной в прило­
жении А, п. А.9, с использованием прибора ПКЖ-904А, при поставке, 
хранении, в период эксплуатации, а также при проведении пусконаладоч­
ных работ. Допускается также использование других приборов и методов, 
сертифицированных для определения класса чистоты турбинных масел. 
До 2004 г. определение этого показателя и нормативы являются факуль­
тативными.

5.8 Методы испытания ОМТИ

Методы испытания показателей качества масла ОМТИ приведены в 
приложении А.

5.9. Контроль за содержанием ОМТИ в воздушной среде машин­
ного зала и маслоаппаратной

Химический цех должен не реже 1 раза в квартал проводить контроль 
воздушной среды в машинном зале и в аппаратной (в периоды непосред­
ственной эксплуатации ее технологического оборудования) на содержа­
ние в ней аэрозолей ОМТИ (приложение В).
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5.10 Контроль за содержанием ОМТИ в сточных водах

Контроль проводят не реже 1 раза в квартал или в случае аварийного 
выброса масла. Сроки и периодичность устанавливает руководство ТЭС.

Методика определения приведена в приложении Г.

5.11 Эксплуатация систем регулирования турбин на ОМТИ

5.11.1 Порядок подготовки системы регулирования к эксплуатации на 
ОМТИ, включая и технологию проведения гидравлических испытаний, 
установлен инструкцией завода-изготовителя.

5.11.2 Во время эксплуатации системы регулирования турбин всех ти­
пов с применением ОМТИ в различных технологических режимах и при 
аварийном останове следует руководствоваться требованиями действую­
щих инструкций по эксплуатации турбоагрегата, а также данной инст­
рукцией.

5.77.5 Рабочую температуру за маслоохладителями необходимо под­
держивать в пределах 45-48 °С. В отдельных случаях допустимо ее крат­
ковременное повышение, но не более, чем до 55 °С. В случае использова­
ния масла Реолюбе-ОМТИ-32 температуру следует поддерживать на 
уровне 38-40 °С.

5.11.4 При массовой доле водорастворимых кислот более 0,2 мг КОН 
на 1 г масла необходимо не реже 2 раз в месяц контролировать механиче­
скую прочность латунных сеток в маслобаке.

5.11.5 Задвижки на линии аварийного слива масла ОМТИ из бака сис­
темы регулирования (БСР) в бак аварийного слива (в случае его наличия) 
должны быть закрыты и опломбированы. Во избежание потерь ОМТИ за­
прещается открывать эти задвижки во всех аварийных ситуациях, в том 
числи и при возгорании около бака каких-либо горючих материалов.

5.11.6 Содержание воздуха в ОМТИ на выходе из чистого отсека БСР, 
т.е перед маслонасосами, не должно превышать 1,5 %.

Воздух выделяется из масла с помощью расположенного в баке возду­
хоотделителя и отсасывается эксгаустером.

5.12 Эксплуатация систем смазки турбоагрегатов на ОМТИ

5.12.1 Порядок подготовки систем смазки турбоагрегатов и питатель­
ных насосов (включая и системы регулирования последних) установлен 
инструкциями заводов-изготовителей основного и вспомогательного обо­
рудования.

5.12.2 При эксплуатации систем смазки турбоагрегатов всех типов на 
ОМТИ при пуске, нагружении, работе под нагрузкой, останове в штатном 
и аварийном режимах следует руководствоваться требованиями дейст-
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вующих инструкций для минерального масла, а также данной инструк­
цией.

5.12.3 Давление масла в системе смазки устанавливают на уровне оси 
турбины, равном 0,12-0,14 МПа, или другой величине, указанной в инст­
рукции завода-изготовителя турбины.

5.12.4 Температура масла за маслоохладителями должна быть для 
ОМТИ 45-47 °С, а для Реолюбе-ОМТИ-32 -  38-40 °С. При появлении 
низкочастотной вибрации валопровода из-за увеличенной толщины мас­
ляного клина в подшипниках вследствие большей динамической вязкости 
ОМТИ допускается повышение температуры масла за маслоохладителя­
ми до 50 °С при условии, что температура масла на сливе из подшипни­
ков не будет превышать 80 °С.

5.12.5 Температурные и вибрационные характеристики подшипников 
поддерживают в соответствии с требованиями действующих инструкций 
по эксплуатации турбоагрегатов и других нормативных документов.

Включение и отключение маслонасосов выполняют в соответствии с 
инструкцией по пуску и обслуживанию турбины и с "Условиями управ­
ления турбины".

5.12.6 Содержание воздуха в ОМТИ на выходе из чистого отсека бака 
системы смазки (БСС), т.е. перед маслонасосами, не должно превышать
1,5 %. Определение воздухосодержания масла следует проводить в соот­
ветствии с РД 153-34.0-43.210.

Воздух выделяется из масла с помощью расположенного в баке возду­
хоотделителя и отсасывается эксгаустером.

5.12.7 Уровень масла в БСС должен соответствовать требованиям ин­
струкции по эксплуатации турбины завода-изготовителя.

5.12.8 Во избежание попадания ОМТИ в сточные воды электростан­
ции должно быть предусмотрено либо превышение давления воды над 
давлением масла в маслоохладителях (но не более чем на 0,05-0,1 МПа), 
либо выполнение замкнутого контура охлаждения маслоохладителей.

При этом давление воды в замкнутом контуре охлаждения необходи­
мо поддерживать на 30-50 кПа ниже, чем давление ОМТИ и давление ох­
лаждающей циркуляционной воды в водо-водяных охладителях. В замк­
нутом контуре охлаждения необходимо использовать конденсат или хи­
мически очищенную воду. Для улавливания ОМТИ в этом же контуре 
должны быть установлены ловушки ОМТИ, из которых масло откачива­
ют в емкости для последующей очистки от воды и механических приме­
сей. В случае, если очистка или регенерация масла невозможны, его сле­
дует направить на сжигание или биологическую очистку полного профи­
ля при условии, что содержание ОМТИ в сточных водах не превышает 
40 мг/дм3.
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Для предотвращения попадания масла в охлаждающий контур (в слу­
чае, если давление воды в маслоохладителях превышает давление масла) 
система охлаждения может быть отключена только после отключения 
маслонасосов. При пуске необходимо включить в работу систему охлаж­
дения, а затем -  маслонасос.

5,12.9 При массовой доле водорастворимых кислот более 0,2 мг КОН 
на 1 г масла необходимо не реже 2 раз в месяц контролировать на меха­
ническую прочность состояние сеток в маслобаке,

5.13 Очистка ОМТИ от механических примесей

Для очистки ОМТИ применяют:
- рамочные сетчатые фильтры грубой и тонкой очистки, установлен­

ные в главных баках системы смазки (БСС) и систем регулирования 
(БСР), которые могут быть оснащены как латунными сетками, так и сет­
ками из нержавеющей стали с аналогичными ячейками (в свету) 
(см. п. 2.5);

- фильтры тонкой очистки (ФТО) и рамные фильтр-прессы типа 
ФП-2-3000 или ФП-4-4-УХЛ.4 (ТУ 34-38-11103). Фильтр-прессы могут 
быть заряжены фильтровальной бумагой (картоном) или фкпьтр- 
бельтингом. Фильтр-прессы могут быть заменены иными фильтрующими 
устройствами повышенной эффективности, предназначенными для очи­
стки турбинных масел;

- сепараторы А1-АОЖ.
Периодичность очистки фильтров устанавливают в соответствии 

с требованиями инструкций по их эксплуатации.
Очистку рамочных сетчатых фильтров проводят продувкой сжатым 

воздухом или в случае сильного загрязнения -  паром с последующей 
продувкой сжатым воздухом. Очистку сеток следует проводить в специ­
ально оборудованном коробе, обеспечивающем предохранение обслужи­
вающего персонала от контакта с аэрозолями масла. Короб должен иметь 
дренаж для слива масла.

При наличии резервного комплекта рамочных сетчатых фильтров ре­
комендуется вести очистку этих фильтров в отдельном помещении или на 
специальной площадке, оборудованных вытяжной вентиляцией.

5.14 Очистка ОМТИ от воды

5.14.1 Причиной появления воды в ОМТИ, работающем в автономной 
системе регулирования, является разуплотнение маслоохладителей.

При обнаружении воды необходимо отключить поврежденный масло­
охладитель, а затем удалить воду, кратковременно подняв температуру 
масла за маслоохладителем до 55-60 °С, и включить в работу резервный 
эксгаустер. После снижения содержания воды в масле до 0,4-0,5 % сле-
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дует понизить температуру последнего до эксплуатационного уровня и 
отключить резервный эксгаустер.

5.14.2 В системах смазки основным источником поступления воды в 
масло служат уплотнения турбопитательных насосов в режимах пуска и 
останова турбины. Кроме того, могут иметь место разуплотнения масло­
охладителей, перепуск пара через каминные уплотнения (в режимах пус­
ка и останова турбоагрегатов), а также конструктивное несовершенство 
уплотнений бустерных насосов. При содержании воды до 1,0 % ее удале­
ние из масла осуществляют тем же способом, что и из системы регулиро­
вания. При этом следует следить за тем, чтобы увеличение температуры 
масла за маслоохладителями не привело к ее увеличению на сливе с под­
шипников свыше 80 °С.

5.14.3 Для удаления из БСС больших количеств воды необходимо обо­
рудовать его сливной воронкой или поплавковым сливом, отслеживаю­
щими уровень на разделе "вода-масло1'. Эти средства предназначены для 
слива воды, собирающейся над уровнем масла, а также для подачи обвод­
ненного масла на очистку от воды в сепаратор А1-АОЖ.

5.14.4 Воду, отделенную от ОМТИ, собирают в бак сбора замасленных 
вод (БЗВ), а затем направляют на биологическую очистку, предваритель­
но доведя концентрацию ОМТИ в ней до величины, не превышающей 
40 мг/дм3.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТМЫВКЕ МАСЛОПРОВОДОВ

В период капитального ремонта (в случае необходимости) или при за­
мене отработанного масла на свежее проводят промывку маслопроводов 
ОМТИ гидродинамическим способом. Составление промывочной схемы 
и технологию очистки для каждого турбоагрегата осуществляют в соот­
ветствии с указаниями РД 34.37.601. При этом длительность непрерывной 
прокачки масла по каждому из контуров зависит от толщины слоя отло­
жений на поверхностях маслопроводов. Во время прокачки температуру 
масла (на первом этапе очистки) -  эксплуатационного, подлежащего за­
мене, следует поддерживать на уровне 70-75 °С. Одновременно необхо­
димо проводить очистку сеток маслобака при превышении перепада 
уровней между грязным и чистым отсеками 150 мм.

7 РЕГЕНЕРАЦИЯ ОМТИ

7.1 Регенерация эксплуатационного масла включает операции по 
очистке масла от воды и механических примесей, проводимые в условиях 
электростанции, а также удаление из масла кислых продуктов старения и 
продуктов их конденсации.

7.2 Небольшие количества ОМТИ (до 15 т) с повышенным содержа­
нием кислых продуктов старения (кислотное число до 0,6-0,7 мг КОН на
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1 г) могут быть отрегенерированы в условиях ТЭС [рабочие чертежи ус­
тановки разработаны ОАО ”ВТИН (проект № ИС 1855)] или иными спо­
собами, одобренными ВТИ.

8 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ПРИ РАБОТЕ С МАСЛОМ ОМТИ

8.1 К работе с ОМТИ допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие 
рабочую инструкцию по эксплуатации ОМТИ на данной ТЭС, прошед­
шие предварительный медицинский осмотр, предусмотренный для работ­
ников турбинных цехов электростанций, и имеющие необходимый ком­
плект спецодежды.

Персонал, работающий с ОМТИ, по санитарной характеристике про­
изводственного процесса относят к той же группе, что и персонал, рабо­
тающий с нефтяными турбинными маслами.

8.2 Требования к производственным и бытовым помещениям

8.2.1 Помещение аппаратной огнестойкого масла должно иметь:
- четырех-пятикратную общеобменную вентиляцию;
- полы, выложенные метлахской плиткой или выполненные из шлифо­

ванного бетона, с уклоном в сторону дренажного канала, расположенного 
ниже уровне поля аппаратной, по которому смывы с полов собираются в 
бак сбора замасленных вод (БЗВ);

- стены, окрашенные масляной краской;
- умывальники с горячей и холодной водой.
Если аппаратная расположена в машинном зале или примыкает к не­

му, то на электростанции оборудуют блок бытовых помещений, в качест­
ве которого могут быть использованы общестанционные бытовые поме­
щения, предназначенные для работающих в машинном зале.

8.2.2 Полы в зоне установки маслобаков, фильтр-пресса, сепараторов и 
другого технологического оборудования должны быть выложены метлах­
ской плиткой или выполнены из шлифованного бетона с отбортовкой и 
иметь сток в БЗВ для удаления воды при мытье полов из шлангов. Здесь 
же должен быть оборудован умывальник с холодной и горячей водой.

8.2.3 В машинном зале и в аппаратной должны находиться ящики для 
ветоши, загрязненной ОМТИ. Грязную ветошь необходимо сжигать в 
специально отведенном месте по согласованию с организациями, осуще­
ствляющими пожарный и санитарный надзор.

8.2.4 Для отмывки деталей и сосудов от ОМТИ следует применять 
10%-ный раствор тринатрийфосфата или керосин. Категорически запре­
щено применение спирта.

19



8.2,5 Санитарно-бытовые помещения для ремонтного персонала, ра­
ботающего как с ОМТИ, так и с нефтяными турбинными маслами, долж­
ны быть оборудованы в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04 "Ад­
министративные и бытовые здания".

8.2.6Химический цех электростанции должен не реже 1 раза в квартал 
проводить контроль воздушной среды в аппаратной и машинном зале с 
целью определения содержания в ней ОМТИ (см. приложение В).

8.2.7 Следует еженедельно протирать моющими растворами поручни, 
штурвалы задвижек, маховики узлов, а также площадки обслуживания, 
находящиеся в зоне обслуживания маслосистем, работающих на ОМТИ.

8.3 Правила личной гигиены при работе с ОМТИ

8.3.1 Инструктаж по техники безопасности и производственной са­
нитарии проводят при приемке на работу и периодически (не реже 1 раза 
в три месяца с обязательным фиксированием зачета в журнале). Внеоче­
редной инструктаж проводят при нарушении правил личной гигиены при 
работе с ОМТИ. Персонал, не обслуживающий непосредственно масло- 
системы с ОМТИ, но постоянно находящийся в машинном зале, должен 
быть проинструктирован в объеме п. 8 данной инструкции.

8.3.2 На участках хранения и эксплуатации масла должны быть вы­
вешены памятки о правилах работы, устранения аварий, уборки пролито­
го ОМТИ и мерах гигиены.

8.^.3 В бытовом помещении каждый работающий должен быть обес­
печен шкафчиками для раздельного хранения рабочей и домашней одеж­
ды.

8.3.4 Перед началом смены все работающие обязаны надеть спецоде­
жду.

При попадании значительных количеств ОМТИ на спецодежду ее не­
обходимо заменить на чистую, предварительно вымывшись в душе с мы­
лом.

8.3.5 По окончании работы с ОМТИ необходимо вымыть руки горячей 
водой с мылом.

Моющие средства и щетки для рук должны быть около умывальников, 
расположенных на площадках обслуживания.

8.3.6 Запрещается курить и принимать пищу на рабочем месте. Перед 
приемом пищи и курением следует тщательно вымыть руки.

8.3.7 По окончании смены необходимо снять и убрать спецодежду и 
принять душ.

8.3.8 Указанный режим распространяется на лиц, непосредственно за­
нятых работами с ОМТИ (мастеров и слесарей во время ремонтных и на­
ладочных работ, обходчиков и машинистов турбин в период эксплуата­
ции турбоагрегата). Этот же режим распространяется на работников на-
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ладонных организаций, не имеющих постоянного контакта с маслом 
ОМТИ по месту своей основной работы.

8.4 Спецодежда и уход за ней

8.4.1 Вахтенный и ремонтный персонал, занятый работами с ОМТИ, 
должен иметь рабочую спецодежду: комбинезон или брюки, куртку из 
хлопчатобумажной ткани и обувь (ботинки). При разборке отдельных, 
сильно замасленных узлов целесообразно работать в фартуках из тексто- 
винита.

8.4.2 На рабочих местах вахтенного персонала должны находиться 
фильтрующие промышленные противогазы марки БКФ по ГОСТ 
12.4.122.

Члены ремонтной бригады также должны быть обеспечены противо­
газами БКФ для работы в аварийных ситуациях, связанных с попаданием 
огнестойкого масла на горячие поверхности оборудования и сопровож­
даемых интенсивным дымлением. Дым серого цвета, образующийся при 
термораспаде ОМТИ, включает двуокись углерода, пары воды и пяти- 
окись фосфора (содержание последней не превышает 5,2 % общей массы 
образовавшихся продуктов). В качестве промежуточных продуктов (при 
частичном термораспаде) в состав дыма в незначительном объеме могут 
входить аэрозоли неполных ароматических эфиров и ксиленолов с одно­
временным снижением в нем доли пятиокиси фосфора.

В некоторых случаях, кроме дымления, может также произойти реак­
ция взаимодействия ОМТИ с материалом тепловой изоляции паропрово­
дов, сопровождающаяся покраснением и свечением последней. Не следу­
ет нарушать такую изоляцию до полного прекращения дымления, по­
скольку при ее разрушении вследствие контакта продуктов распада мас­
ла, просачивающегося сквозь теплоизоляцию, с кислородом воздуха мо­
гут происходить небольшие вспышки.

При обильном дымлении необходимо активно вентилировать поме­
щение машинного зала и сократить до минимума число людей, ведущих 
работы в этой зоне. Воздействие продуктов термораспада ОМТИ подобно 
воздействию СО и С 02 (головная боль, общая слабость, головокружение, 
усиленное сердцебиение, тошнота, рвота). Пострадавшего следует немед­
ленно удалить из задымленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырно­
го спирта и напоить большим количеством молока.

Персонал, привлекаемый к зачистке масляных баков или к уборке 
больших количеств масла, пролитого при нарушении герметичности мас- 
лосистемы, должен работать в резиновых сапогах.

8.4.3 Спецодежду необходимо менять не реже 1 раза в неделю. Стирку 
ее проводить в общестанционной прачечной отдельно от другой спец­
одежды.
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Перед стиркой хлобчатобумажную спецодежду следует замочить в те­
плой (35 °С) воде в течение 2 часов. Для стирки следует применять сти­
ральный раствор, содержащий 2,5 г хозяйственного мыла и 5,0 г кальци­
нированной соды или 10 г тринатрийфосфата в 1 дм3 (л) воды. Стирать 
горячим раствором (90-100 °С) дважды по 30 мин с обязательным полос­
канием после каждой стирки в теплой воде (40-60 °С) в течение 5 мин.
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Приложение А 
(обязательное)

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ОМТИ

А.1 Внешний вид масла

Внешний вид ОМТИ определяют визуальным просмотром пробы мас­
ла в пробирке типа ПХ-25 (по ГОСТ 25336) в проходящем свете.

А.2 Определение оптической плотности цвета

Сущность метода заключается в том, что на фотоэлементы поочередно 
направляют световые потоки: полный (через пустую кювету) и пропу­
щенный через кювету с испытуемым маслом и определяют отношение 
этих потоков (коэффициент светопропускания или оптическую плот­
ность).

Чувствительность метода составляет 0,002 ед. шкалы.

А.2.1 Аппаратура и реактивы

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М или аналогич­
ный прибор с набором кювет.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300, высший сорт.

А. 2.2 Подготовка к испытанию

Установить в приборе ФЭК-56М лампу накаливания СЦ-98 (8 В, 35 Вт) и 
включить прибор и лампу через блок питания. Измерения можно начи­
нать спустя 30 мин.

Тщательно протереть перед каждым измерением рабочие поверхности 
кювет. При установке кювет в кюветодержатели нельзя касаться пальца­
ми рабочих участков поверхностей (ниже уровня жидкости в кювете). 
После измерения кювету промыть в этиловом спирте.

А. 2.3 Проведение испытания

А.2.3.1 У становить "Электрический ноль" прибора, для чего свето­
вые пуски перекрыть шторкой и соответствующей рукояткой (см. инст­
рукцию по эксплуатации прибора) установить стрелку микроамперметра
на "0"

Индексы левого и правого барабан-ов установить на "0" по шкале оп­
тической плотности (красная шкала) при закрытых шторках.
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Установить светофильтр № 3 [длина волны, соответствующая макси­
муму пропускания, \=(400±5) нм].

А.2.3.2 В кювету с рабочей длиной 5 мм налить испытуемое турбин­
ное масло.

В левый световой пучок поместить пустую кювету с рабочей длиной 
5 мм; а в правый -  кювету с испытуемым маслом и в этот же юоветодер- 
жатель установить вторую пустую кювету также с рабочей длиной 5 мм.

А.2.3.3 О ткрыть шторки. Вращением левого измерительного бараба­
на установить стрелку микроамперметра на "О". Затем в правом световом 
пучке установить пустую кювету. Вращая правый измерительный бара­
бан, снова добиться установки стрелки микроамперметра на "О" и опреде­
лить по красной шкале правого барабана величину оптической плотности.

Цвет турбинного масла выражают в величинах оптической плотности.
За результат принимают среднее арифметическое трех параллельных 

определений, допускаемые расхождения между которыми, при довери­
тельной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,005 ед. шкалы.

А.З Определение кислотного числа

Сущность метода заключается в титровании спиртового раствора масла 
спиртовым раствором калия гидроокиси в присутствии индикатора ще­
лочного голубого.

Чувствительность метода составляет 0,01 мг КОН на 1 г масла.

А.З. 1 Аппаратура, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего назначения I класса точности по ГОСТ 
24104 с наибольшим пределом взвешивания 1000 г.

Колбы КН-1,2-250 ТС по ГОСТ 25336.
Бюретка вместимостью 1, 2 или 5 см3 с ценой деления шкалы 0,01 см3 

по ГОСТ 29251.
Цилиндры измерительные с носиком вместимостью 50 см3 по ГОСТ 

1770.
Капельница 20-50ХС по ГОСТ 25336.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300, дважды перегнан­

ный, причем в первый раз -  в присутствии калия гидроокиси или калия 
марганцевокислого.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363, спиртовой раствор с молярной 
концентрацией (КОН)=0,05 моль/дм3.

Для приготовления 1 дм3 этого раствора (3,00±0,20) г калия гидрооки­
си растворяют в 1 дм3 дважды перегнанного этилового спирта. Раствор 
выдерживают 10 сут в темноте, затем фильтруют через бумажный фильтр 
в другую емкость,
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В приготовленном 0,05 моль/дм3 растворе определяют массовую кон­
центрацию калия гидроокиси, для этого 10 см3 0,1 моль/дм3 раствора со­
ляной кислоты оттитровывают раствором щелочи в присутствии индика­
тора фенолфталеина до розового окрашивания. Проводят три параллель­
ных определения.

Фактическую массовую концентрацию 0,05 моль/дм3 калия гидрооки­
си в растворе (Т), мг/см3, определяют по формуле

У! 0,0036465-56,104 1000 
36,465 V

(А.1)

где V 

V,

0,0036465

56,104
36,465

1000

объем 0,05 моль/дм3 раствора калия гидроокиси, 
израсходованный на титрование, см3; 
объем 0,1 моль/дм3 раствора соляной кислоты, взятый 
для титрования, см3;
количество соляной кислоты, содержащейся в 1 см3 
0,1 моль/дм3 раствора, г/см3; 
молекулярная масса калия гидроокиси, г; 
молекулярная масса соляной кислоты, г; 
коэффициент для пересчета г в мг.

Соляная кислота 0,1 моль/дм3, стандарт-титр по ТУ 6-09-2540 или по
ГОСТ 3118.

Индикатор фенолфталеин по ТУ 6-09-5360, спиртовой раствор с мас­
совой долей 1 %.

Индикатор щелочной голубой по ТУ 6-09-07-356, спиртовой раствор с 
массовой долей 1 %, приготовленный следующим образом: 1 г щелочного 
голубого растворяют в 100 см3 этилового спирта, полученный раствор на­
гревают до кипения на водяной бане, затем отфильтровывают через бу­
мажный фильтр и переливают в склянку с притертой пробкой.

А. 3.2 Проведение испытания

В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают навеску 
(10,00±0,50) г испытуемого свежего масла, взвешенную с точностью до 
0,01 г. В другую коническую колбу наливают 25 см3 этилового спирта и в 
присутствии 10 капель индикатора щелочного голубого нейтрализуют 
0,05 моль/дм3 раствором калия гидроокиси до изменения окраски от го­
лубой до розовой. Нейтрализованный спирт сливают в колбу с турбин­
ным маслом и перемешивают до полного его растворения.

Смесь титруют 0,05 моль/дм3 раствором калия гидроокиси до первого 
изменения окраски от голубой до розовой.

При определении кислотного числа эксплуатационного масла, имеющего 
темную окраску, для титрования следует брать не более (1,00±0,10) г масла,
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взвешенного с точностью до 0,01 г, в качестве растворителя использовать 
спиртобензольную смесь (1:4) и добавлять 15 капель щелочного голубого. 
Титрование вести до первого изменения окраски раствора.

А. 33 Обработка результатов

Кислотное число (К) испытуемого масла, мг КОН/г, вычисляют по 
формуле

V T
К =  — , (А.2)

m

где V -  объем 0,05 моль/дм3 раствора калия гидроокиси, 
израсходованного на титрование испытуемого масла, см3;

Т -  массовая концентрация 0,05 моль/дм3 раствора калия 
гидроокиси, выраженная в мг/см3; 

m -  масса пробы масла, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое двух парал­

лельных определений, допускаемые расхождения между которыми не 
должны превышать 0,02 мг КОН/г.

А.4 Определение качественной реакции 
водной вытяжки из масла

Сущность метода заключается в том, что из испытуемого масла при 
нагревании смеси воды и масла до (55±1) °С экстрагируют водораствори­
мые кислоты. Затем определяют pH водного экстракта и его качествен­
ную реакцию. Чувствительность метода составляет 0,05 ед. pH.

Л. 4. J Аппаратура, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего назначения I класса точности по ГОСТ 
24104 с наибольшим пределом взвешивания 1000 г.

Электроплитка по ГОСТ 14919.
Колбы КН-1, 2-250, 2-500, 29/32 ТС по ГОСТ 25336.
Стакан В-1-50 ТС по ГОСТ 25336.
Воронка делительная ВД-1-500Х по ГОСТ 25336.
Воронка В-100-80ХС по ГОСТ 25336.
Термометр жидкостной по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения 

(0—150) °С ценой деления шкалы 1 °С.
Иономер универсальный ЭВ-74 или любой другой прибор, предназна­

ченный для измерения pH.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
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Индикатор фенолфталеин по ТУ-6-09-5360, спиртовой раствор с мас­
совой долей 1 %.

Индикатор метилоранжевый по ТУ 6-09-4530, водный раствор, с мас­
совой долей 0,1 %.

А. 4.2 Проведение испытания

В плоскодонной колбе вместимостью 500 см3 взвешивают (100,00±0,01) г 
масла с точностью до 0,01 г, добавляют 100 см3 дистиллированной воды и при 
слабом помешивании нагревают смесь до (55±1) °С. Затем ее переливают в 
делительную воронку и перемешивают со средней интенсивностью в те­
чение 5 мин. После отстоя сливают масляный слой, а водный экстракт 
фильтруют через бумажный фильтр диаметром 90 мм в коническую кол­
бу вместимостью 250 см3. Полученный экстракт (в случае свежего масла) 
помещают в стакан и с помощью иономера определяют в нем pH. В слу­
чае эксплуатационного масла по 1 см3 экстракта отливают в две пробирки 
и, добавляя в одну из них индикатор метилоранжевый, а в другую -  фе­
нолфталеин, определяют реакцию водной вытяжки.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух па­
раллельных испытаний, допускаемые расхождения между которыми не 
должны превышать 0,5 ед. pH.

А.5 Определение количественного содержания 
водорастворимых кислот

А.5.1 Посуда и реактивы

Бюретка вместимостью 2 или 5 см3 с ценой деления шкалы 0,01 см3 по 
ГОСТ 29251.

Колбы КН-1, 2-250 ТС по ГОСТ 25336.
Капельница 2-50ХС по ГОСТ 25336.
Пипетка вместимостью 10 см3 по ГОСТ 29227.
Калия гидроокись, х.ч, по ГОСТ 24363, водный раствор с молярной 

концентрацией 0,01 моль/дм3 (0,01 н).
Индикатор фенолфталеин по ТУ 6-09-5360, спиртовой раствор с мас­

совой долей 1 %.

А. 5.2 Проведение испытания

А.5.2.1 В колбу отбирают при помощи пипетки аликвотную часть 
водной вытяжки (10 см3), приготовленной по п. А.4.2, и оттитровывают ее 
0,01 моль/дм3 водным раствором КОН в присутствии 5 капель индикатора 
фенолфталеина до появления светло-розовой окраски.
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А.5.2.2 С одерж ание водорастворимых кислот (X), мг КОН/г, вычис­
ляют по формуле

УГ Т-
m-V2

V3 (А.З)

где Vj -  объем 0,01 моль/дм3 (0,01 н) водного раствора КОН, 
израсходованного на титрование, см3;

V2 -  объем водной вытяжки, взятый на титрование, см3;
Уз -  объем воды, взятый для определения, см3;
Т -  массовая концентрация 0,01 моль/дм3 водного раствора 

калия гидроокиси, выраженная в мг/см3; 
ш -  масса масла, взятого для испытания, г.

Количественное определение содержания водорастворимых кислот 
выполняют в случае кислотной реакции водной вытяжки, полученной по 
п. А.4.2.

За результат принимают среднее арифметическое двух параллельных 
испытаний, допускаемые расхождения между которыми не должны пре­
вышать 0,01 мг КОН/г.

А.6 Определение массовой доли механических примесей

А. 6.1 Массовую долю механических примесей в поступившем на ТЭС 
свежем товарном масле определяют по ГОСТ 6370.

При выполнении текущих анализов, а также работ по отмывке масло- 
системы от механических примесей допускается использование экспресс- 
метода по п. А.6.2. При этом в качестве растворителя используется 
толуол.

А. 6.2 Экспресс-метод определения массовой доли механических при­
месей

Сущность метода заключается в том, что масло, растворенное в то­
луоле, фильтруют через фильтр "красная лента" при разрежении, созда­
ваемом водоструйным насосом. По разнице в массе фильтра до и после 
фильтрации вычисляют массовую долю механических примесей. Чувст­
вительность метода составляет 0,0004 %.

А.6.2.1 А пп аратура, реактивы  и посуда

Прибор для определения экспресс-методом механических примесей в 
огнестойких турбинных маслах, состоящий из втулки и гайки (рисунки 
А. 1 и А.2), изготавливают из нержавеющей стали.
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Рисунок А.1 -  Втулка

Весы лабораторные общего назначения I класса точности по ГОСТ 
24104 с наибольшим пределом взвешивания 1000 г.

Весы лабораторные общего назначения II класса точности по ГОСТ 
24104 с наибольшим переделом взвешивания 200 г.

Вхладыш от фильтра Шотта № 2 или № 3 диаметром 23 мм.
Кольцо, изготовленное из маслостойкой резины или фторопласта 

толщиной S мм, шириной 5 мм и наружным диаметром 35 мм.
Колба с тубусом (склянка Бунзена) К 1-500 по ГОСТ 25336.
Колба КН-1,1-100 по ГОСТ 25336.
Склянка СВТ (склянка Дрекселя) по ГОСТ 25336.
Водоструйный насос по ГОСТ 25336.
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Фарфоровая чашка вместимостью 50 см3 по ГОСТ 9147.
Трехходовой кран по ГОСТ 7995.
Фильтр бумажный ("красная лента”) по ТУ 6-09-1678.
Растворитель толуол по ГОСТ 5789, предварительно профильтрован­

ные через фильтр "красная лента".

А.б.2.2 Подготовка к испытанию

Бумажный фильтр "красная лента" диаметром (40±1) мм промывают 
растворителем, используемым при проведении испытания. Для этого 
фильтр опускают в фарфоровую чашку, содержащую 30 см3 растворите­
ля, и выдерживают в течение 3 мин. Затем его извлекают из чашки, вы­
сушивают на воздухе до исчезновения запаха растворителя и взвешивают 
с точностью до 0,0002 г.

В нижнюю часть прибора, называемую "гайкой", вкладывают фильт­
рующий элемент от фильтра Шотта, а затем бумажный фильтр "красная 
лента”. Фильтр зажимают резиновым кольцом таким образом, чтобы он
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равномерно обхватывал кольцо. Соединяют обе части прибора, навинчи­
вая "втулку" на ’’гайку", и на отвод "гайки" надевают резиновую пробку.

Собранный прибор вставляют в склянку Бунзена, которую при помо­
щи вакуумной каучуковой трубки подсоединяют через трехходовой кран 
и буферную емкость (склянку Дрекселя) к водоструйному насосу.

А.6.2.3 П роведение анализа

В плоскодонную колбу берут навеску предварительно перемешанного 
испытуемого масла (25,00±0,01) г с точностью до 0,01 г. Добавляют в нее 
25 см3 растворителя и перемешивают смесь до полного растворения масла.

Подсоединяют прибор к водоструйному насосу и открывают воду. Ос­
торожно, небольшими порциями по стеклянной палочке сливают полу­
ченный раствор на середину фильтра. Скорость фильтрации регулируют 
путем изменения расхода воды и положения трехходового крана. Она 
должна быть такой, чтобы можно было различить отдельные, быстро па­
дающие капли. Не должно быть струи жидкости, вытекающей из нижнего 
отвода прибора.

После того как отфильтруют весь раствор, споласкивают колбу 25 см3 
растворителя, который затем также осторожно сливают на фильтр.

Промывают фильтр 50 см3 растворителя, отвинчивают "втулку", про­
мывают резиновое кольцо 10-15 см3 растворителя и после его выемки 
также промывают края фильтра. Затем, оставляя прибор подключенным к 
водоструйному насосу, фильтр подсушивают в потоке воздуха в течение 
15 мин. Отключают насос, осторожно вынимают фильтр и вновь его 
взвешивают с точностью до 0,0002 г.

В случае большого количества отложений следует повторить испыта­
ние, уменьшив навеску испытуемого масла до (15,00±0,01) г и соответст­
венно объем растворителя до 15 см3. Объем растворителя, расходуемого 
на промывку, может быть увеличен на 20 см \ Время подсушивания мо­
жет быть продлено до 20 мин.

А.6.2.4 О бработка результатов

Массовую долю механических примесей (X), %, вычисляют по фор­
муле

Х =
(m2 -mjj lOO 

ш
(А.4)

где m -  масса испытуемого масла, г; 
nij -  масса фильтра до фильтрации, г; 
ш2 -  масса фильтра после фильтрации, г.
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За результат анализа принимают среднее арифметическое двух парал­
лельных определений, допускаемые расхождения между которыми не 
должны превышать 0,003 %.

АЛ Определение массовой доли воды
Определение проводят по ГОСТ 2477. В качестве растворителей сле­

дует использовать толуол по ГОСТ 5789 или гексан по ТУ 6-09-3375.
Визуальный контроль: проба ОМТИ должна быть прозрачной при 

просмотре на свет при комнатной температуре, что указывает на практи­
ческое отсутствие воды в масле.

А.8 Определение растворенного шлама

Определение проводят при кислотном числе масла 0,6 мг КОН на 1 г и 
выше.

Сущность метода заключается в том, что после растворения масла в 
н-гептане определяют суммарное количество растворенного шлама и ме­
ханических примесей. Разность между этой величиной и количеством ме­
ханических примесей составляет массовую долю растворенного шлама.

Чувствительность метода составляет 0,0004 %.

А.8.1 Аппаратура, реактивы и посуда

Аппаратура и посуда по п. А.6.2.1.
Гептан нормальный по ГОСТ 25828.
Толуол по ГОСТ 5789.

А.8.2 Подготовка к испытанию по п. 6.2.2
А.8.3 Проведение испытания

А.8.3.1 В начале определяют в испытуемом масле суммарную массо­
вую долю растворенного шлама и механических примесей.

Для этого в плоскодонной колбе взвешивают (10,00±0,01) г с точно­
стью до 0,01 г предварительно тщательно перемешанного масла, залива­
ют в нее 25 см3 н-гептана и растворяют масло. Полученный раствор вы­
держивают в колбе с закрытой пробкой в течение 1 ч, после этого прово­
дят испытание в соответствии с п. А.6.2.3.

А.8.3.2 Затем берут навеску (25,00±0,01) г этого же масла и опреде­
ляют в нем массовую долю механических примесей в соответствии с 
п. А.6.2.3, используя в качестве растворителя толуол.

А.8.4 Обработка результатов
Суммарную массовую долю растворенного шлама и механических 

примесей (ХО, %, вычисляют по формуле
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(А.5)

где m -  масса испытуемого масла, г; 
mi -  масса фильтра до фильтрации, г; 
ш2 ~ масса фильтра после фильтрации, г.

Массовую долю механических примесей (Х2), %, вычисляют по фор­

где шз -  масса испытуемого масла, г; 
гщ -  масса фильтра до фильтрации, г; 
т 5 -  масса фильтра после фильтрации, г.

Массовую долю растворенного шлама (X), %, вычисляют по формуле

где X! -  суммарная массовая доля растворенного шлама и 
механических примесей, %;

Х2 -  массовая доля механических примесей, %.
За результат принимают среднее арифметическое двух параллельных 

испытаний, допускаемые расхождения между которыми не должны пре­
вышать 0,01 %.

ОМТИ можно оставить в эксплуатации, если массовая доля раство­
ренного шлама составляет не более 0,1 %.

А.9 Метод определения промышленной чистоты 
турбинных масел типа ОМТИ

Определение проводят по методике, описанной в РД 34.43.102 "Инст­
рукция по эксплуатации нефтяных турбинных масел" (приложение Б). 
При этом в качестве растворителя необходимо использовать толуол по 
ГОСТ 5789.

При проведении испытаний допускается применение других средств 
измерения, лабораторного оборудования и реактивов при условии, что 
метрологические технические характеристики, а также качество реакти­
вов будут не хуже указанных в настоящем документе.

муле

(m5 - m 4) t 0 0  

т 3
(А .6)

Х = Х , - Х 2, (А.7)
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Приложение Б 
(обязательное)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА В ОМТИ И ДРУГИХ 
АРИЛФОСФАТАХ

Б.1 Сущность метода

Метод основан на разрушении арилфосфатов смесью концентриро- 
ванной серной кислоты и азотнокислого аммония. Образовавшуюся фос­
форную кислоту определяют колориметрически по синему фосфорномо­
либденовому комплексу.

Б.2 Аппаратура и реактивы

Весы лабораторные общего назначения I класса точности по ГОСТ 
24104 с наибольшим пределом взвешивания 1000 г.

Колбы мерные вместимостью 100,500,1000 см3 по ГОСТ 1770.
Колбы конические КН-1,2-250 ТС по ГОСТ 25336.
Пипетки измерительные 5,10,20 см3 по ГОСТ 29227.
Цилиндры мерные на 10,25,50 см3 по ГОСТ 1770.
Бюретки вместимостью 50 см3 по ГОСТ 29251.
Колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М с набором кю­

вет или аналогичный прибор.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
Кислота серная концентрированная, х.ч., плотность 1,84 г/см3 по 

ГОСТ 4204.
Аммоний азотнокислый, х.ч., кристаллический по ГОСТ 22867.
Метол по ГОСТ 25664.
Натрий сернистокислый, ч.д.а. по ГОСТ 195 (натрия сульфит).
Натрий кислый сернистокислый по ГОСТ 902 (натрия бисульфит).
Натрий сернистокислый пиро, ч.д.а. по ТУ 6-09-4327.
Аммоний молибденовокислый, х.ч. по ГОСТ 3765.
Натрий уксуснокислый, х.ч. по ГОСТ 199.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Калий фосфорнокислый однозамещенный, х.ч. по ГОСТ 4198.
Спирт этиловый ректификованный, высший сорт по ГОСТ 18300.

Б.З Приготовление растворов

Б. 3.1 Восстанавливающий раствор

В мерной колбе на 1000 см3 растворяют в 150 см3 дистиллированной 
воды 4 г метола и 10 г сульфита натрия, прибавляют 600 см3 жидкого би-
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сульфита натрия с содержанием 20-22 % сернистого ангидрида, тщатель­
но перемешивают, доводят дистиллированной водой до метки, снова пе­
ремешивают и фильтруют.

При отсутствии бисульфита натрия его можно заменить пиросерни- 
стокислым натрием. В этом случае 2 г метола и 10 г сульфита натрия рас­
творяют в 350 см3 дистиллированной воды, добавляют 300 г пиросерни- 
стокислого натрия, приливают еще 300 см3 дистиллированной воды, рас­
творяют, доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают и 
фильтруют.

Б, 3.2 Раствор молибдата аммония

50 г молибденовокислого аммония растворяют в 500 см3 дистиллиро­
ванной воды и добавляют 500 см3 10%-ной (объемн.) серной кислоты, пе­
ремешивают и фильтруют.

Б. 3.3 Раствор ацетата натрия

340 г уксуснокислого натрия растворяют в 1 дм3 дистиллированной 
воды и фильтруют (ацетат натрия является буфером, который задержива­
ет в определенный момент реакцию восстановления избыточной молиб­
деновой кислоты и стабилизирует окраску раствора).

Б. 3.4 Проверка реактивной способности растворов

Пригодность реактивов испытывают следующим образом: смешивают 
5 см3 восстанавливающего раствора, 10 см3 раствора молибдата аммония 
и 20 см3 раствора ацетата натрия. При этом не должна появляться синяя 
окраска.

П р и м е ч а н и е  -  При эпизодическом определении фосфора допускается приготов­
ление восстанавливающего раствора и раствора молибдата аммония в объеме 100 см3 
(при этом количество соответствующих реактивов в 10 раз уменьшается), раство­
ра ацетата натрия -  в объеме 200 см3 (количество соответствующего реактива 
уменьшается в 5 раз).

Б. 3.5 Основной раствор для калибровочного графика

1,916 г калия фосфорнокислого однозамещенного предварительно пе- 
рекристаллизованного из воды, промытого спиртом и высушенного в эк­
сикаторе над серной кислотой, растворяют в 200 см3 дистиллированной 
воды в мерной колбе на 1 дм3. Для повышения стабильности раствора 
прибавляют 10 см3 концентрированной серной кислоты и доводят объем 
раствора дистиллированной водой до метки. Затем 50 см3 этого раствора,
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содержащего 1 мг пятиокиси фосфора в 1 см3, переносят в мерную колбу 
на 1 дм3 и доводят дистиллированной водой до метки. Этот раствор со­
держит 0,05 мг пятиокиси фосфора в 1 см3,

Б.4 Построение калибровочного графика

Для приготовления шкалы отмеряют бюреткой основной раствор в 
мерные колбы емкостью 100 см3 по 5, 10, 15, 20, 30 и 40 см3 в каждую. 
Эти количества соответствуют: 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 мг пятиокиси 
фосфора. В каждой мерной колбе объем раствора доводят дистиллиро­
ванной водой до 50 см3, т.е в колбу № 1 приливают 45 см3 воды, в колбу 
№ 2 - 4 0  см3, в колбу № 3 -  35 см3, в колбу № 4 -  30 см3 и т.д. Затем в 
колбы добавляют по 5 см3 восстанавливающего раствора, по 10 см3 рас­
твора молибдата аммония и оставляют на 10 мин, после чего прибавляют 
по 20 см3 раствора ацетата натрия, доводят объем дистиллированной во­
дой до метки и тщательно перемешивают. Одновременно готовят нулевой 
раствор: 50 см3 дистиллированной воды помещают в мерную колбу на 
100 см3, добавляют 5 см3 восстанавливающего раствора, 10 см3 раствора 
молибдата аммония и через 10 мин 20 см3 ацетата натрия. Доводят объем 
раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Колориметрирование проводят на фотокоЛЬриметре, используя зеле­
ный светофильтр. Длина волны -  (490±10) нм.

Рабочая длина кюветы -  10 мм.
По окончании колориметрирования на миллиметровой бумаге строят 

график, для чего на оси абсцисс откладывают содержание пятиокиси 
фосфора в растворах 1-гб; а на оси ординат -  показания прибора.

Б.5 Проведение анализа

Навеску испытуемого продукта 0,1-5-0,12 г взвешивают на аналитиче­
ских весах с точностью до ±0,0002 г, помещают в коническую колбу и 
приливают 20 см3 концентрированной серной кислоты: растворяют на­
веску, затем добавляют 3 г азотнокислого аммония. Колбу помещают на 
электрическую плитку и нагревают полученную смесь до появления гус­
тых белых паров серного ангидрида. После этого колбу охлаждают и со­
держимое ее количественно переводят в мерную колбу на 500 см3, куда 
предварительно должно быть налито около 250 см3 дистиллированной 
воды. Раствор в колбе доводят до метки дистиллированной водой и тща­
тельно перемешивают. Аликвотную часть раствора, равную 20 см3, пи­
петкой переносят в мерную колбу на 100 см3, приливают 30 см3 дистил­
лированной воды, 5 см3 восстанавливающего раствора и 10 см3 молибдата 
аммония, перемешивают и оставляют на 10 мин, после чего прибавляют 
20 см3 раствора ацетата натрия, доводят раствор в мерной колбе дистил-
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лированной водой до метки и тщательно перемешивают. Исследуемый 
раствор наливают в кювету и колориметрируют таким же методом, как и 
при построении калибровочного графика.

Б.6 Обработка результатов

По показаниям фотоколориметра и по калибровочному графику вы­
числяют содержание пятиокиси фосфора и производят пересчет для по­
лучения содержания фосфора (Р), %, по формуле

Р= т г 0,4366 500 100 
пь 1000*20

(Б.1)

масса пятиокиси фосфора, найденная по калибровочной 
кривой, мг;
коэффициент пересчета с пятиокиси фосфора на 
фосфор;
общий объем испытуемого раствора, см3; 
объем аликвотной части раствора, взятой для 
определения, см3; 
масса испытуемого продукта, г; 
коэффициент для пересчета содержания пятиокиси 
фосфора из мг в г.

Допускается применение других средств измерения, лабораторного 
контроля и реактивов при условии, что метрологические и технические 
характеристики, а также качество реактивов будут не хуже указанных в 
настоящем документе.

где mi

0,4366

500
20

m2
1000
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Приложение В 
(обязательное)

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОМТИ 
В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Метод разработан Ленинградским научно-исследовательским инсти­
тутом гигиены труда и профзаболеваний. (Утвержден Минздравом СССР 
22.04.83 № 2770-83).

В.1 Сущность метода

Метод основан на разрушении триарилфосфата смесью концентриро­
ванных азотной и серной кислот. Образовавшуюся фосфорную кислоту 
определяют фотометрически по синему фосфорно-молибденовому ком­
плексу.

Чувствительность метода -  1 мкг фосфора или 13,2 мкг триарилфос­
фата в 8 см3 анализируемого раствора.

Предел обнаружения при анализе S0 дм3 воздуха -  0,4 мг/м3 триарил­
фосфата.

Диапазон измеряемых концентраций при анализе 50 дм3 воздуха -  
от 0,4 до 30 мг/м3 триарилфосфата.

Другие фосфорорганические соединения мешают определению.

В.2 Аппаратура и реактивы

Устройство аспирационное.
Патроны для фильтров.
Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М с набором кювет или прибор ана­

логичного типа.
Пробирки из термостойкого стекла размером 120x15 мм.
Пробирки колориметрические из бесцветного стекла размером 

120x15 мм.
Колбы мерные вместимостью 25 см3 по ГОСТ 1770.
Стаканы химические вместимостью 500 см3 диаметром 100 мм по 

ГОСТ 25336.
Колбы конические вместимостью 50 см3 по ГОСТ 25336.
Пипетки вместимостью 1,5 и 10 см3 с ценой деления 0,01; 0,05 и 0,1 см3 по 

ГОСТ 29227.
Электроплитка по ГОСТ 14919.
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Водяная баня.
Крючки из медной проволоки диаметром 1-2 мм.
Стальная проволока диаметром 1-2 мм и длиной, равной диаметру 

стакана (около 100 мм) для концентрирования триксиленилфосфата.
Склянка из темного стекла.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Калий фосфорнокислый однозамещенный, ч.д.а. по ГОСТ 4198.
Основной раствор № 1 с содержанием фосфора 0,1 мг/см3 готовят рас­

творением в воде 0,0109 г однозамещенного фосфорнокислого калия в 
мерной колбе емкостью 25 см3. Раствор устойчив в течение 1 месяца.

Однозамещенный фосфорнокислый калий предварительно перекри- 
сталлизовывают из воды, промывают спиртом и высушивают в эксикато­
ре над серной кислотой.

Основной раствор № 2 с содержанием фосфора 0,01 мг/см3 готовят 
разбавлением в воде в 10 раз раствора № 1. Раствор устойчив в течение 
нескольких суток.

Кислота серная, х.ч., концентрированная по ГОСТ 4204, плотностью 
1,84 и 5 моль/дм3 (10 н) раствор.

Кислота азотная, х.ч. по ГОСТ 4461, плотностью 1,37 г/см3.
Смесь концентрированных серной и азотной кислот в отношении 1:1

(по объему).
Аммоний молибденовокислый, х.ч. по ГОСТ 3765, раствор с массовой 

долей 2,5 % в 5 моль/дм3 (Юн)  серной кислоты. Растворение проводят 
при нагревании на водяной бане. Раствор сохраняется в темной склянке в 
течение 4-5 суток.

Гидразин сернокислый, ч.д.а. по ГОСТ 5841, раствор с массовой долей 
0,1 %, устойчив в течение 2-3 суток.

Эфир диэтиловый медицинский (для наркоза) по ТУ 7506804.
Фильтр беззольный ’’синяя лента" по ТУ 6-09-1678.

В.З Отбор пробы воздуха

Воздух со скоростью 10-15 дм3/мин аспирируют через укрепленный в 
патроне бумажный фильтр. Для обнаружения 1/2 ПДК триксиленилфос­
фата достаточно отобрать 10 дм3 исследуемого воздуха. Отобранные про­
бы сохраняются длительное время.

В.4 Проведение анализа

В. 4.1 После отбора проб проводят концентрирование триксиленил­
фосфата на небольшом участке фильтра, для чего его вынимают из па­
трона и вырезают по заранее заготовленному трафарету (рисунок В.1).
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Рисунок В. 1 -  Трафарет для фильтра

Фильтр подвешивают на крючке и опускают в широкий стакан, на дно 
которого наливают слой эфира с таким расчетом, чтобы нижний край 
трафарета был погружен в эфир на 2-3 мм (20-30 см3). В силу эффекта 
капиллярного всасывания эфир переносит триксиленилфосфат на заост­
ренный участок фильтра. Этот слегка окрашенный (желтоватый) участок 
фильтра вырезают с запасом 2-3 мм, помещают в пробирку, приливают 
0,25 см3 смеси серной и азотной кислот и сжигают, нагревая пробирку на 
электроплитке до прекращения выделения белых паров.

В.4.2 После охлаждения в нее вносят в три приема 12 см3 воды. Рас­
твор переливают в коническую колбу вместимостью 50 см3. Отбирают от 
1 до 8 см3 (в зависимости от ожидаемого содержания вещества) раствора 
в колориметрическую пробирку и доводят недостающий объем до 8 см3. 
Затем приливают 1 см3 раствора молибдата аммония, 0,6 см3 сульфата 
гидразина и пробирку помещают на 5 мин в кипящую водяную баню. По­
сле охлаждения измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлек­
троколориметре при длине волны 610 нм и толщине слоя 10 мм по срав­
нению с контрольным, который готовят одновременно и аналогично ис­
пытуемым пробам. Содержание триксиленилфосфата в анализируемом 
объеме определяют по предварительно построенному калибровочному 
графику на основе шкалы, приготовленной согласно таблице В.1.

Таблица В. 1 -  Шкала для определения содержания фосфора

Наименование Номера станда]эта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стандартный рас­
твор № 2, см3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

Вода, cmj 8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0
Содержание фос­
фора, мг

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Все пробирки шкалы обрабатывают аналогично пробам, измеряют оп­
тическую плотность и строят график.



Шкалой можно пользоваться и для визуального определения, в этом 
случае ее готовят в колометрических пробирках. Шкала устойчива в те­
чение 7 суток.

В.5 Обработка результатов

Концентрацию триксиленилфосфата (X), мг/м3, вычисляют по форму­
ле

X = m V • 13,22*1000/V V ,

где m

(В.1)

V
V,
V2

масса фосфора, найденного в анализируемом объеме 
пробы, мг;
объем пробы, взятый для анализа, см3; 
общий объем пробы, см3;
объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный 
к температуре 20 °С и давлению 10,325 кПа, дм3;

1000 -  коэффициент пересчета дм3 в м3;
13,22 -  коэффициент пересчета массы фосфора на ОМТИ.

Погрешность определения не превышает ±20 %.
Предельно допустимая концентрация ОМТИ (три-3,5-ксиленилфосфата) в 

воздухе 5 мг/дм3.
Допускается применение других средств измерения, лабораторного 

оборудования и реактивов при условии, что метрологические и техниче­
ские характеристики, а также реактивы будут не хуже указанных в на­
стоящем документе.
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Приложение Г 
(обязательное)

МЕТОД ОПРЕДЛЕНИЯ ОМТИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ1

Г Л Сущность метода

Метод основан на разрушении фосфорорганических веществ смесью 
серной кислоты и азотнокислого аммония с последующим фотоколори. 
метрическим определением фосфорной кислоты в виде восстановленного 
синего фосфорномолибденого комплекса.

Данный метод разрабатывался применительно к определению огне, 
стойких масел типа ОМТИ в воде.

Разрушение масел и последующее их определение можно проводить 
двумя способами:

- непосредственно в испытуемой воде в объеме примерно 50 см3«
- с предварительной экстракцией этиловым эфиром.
Способ разрушения масла непосредственно в испытуемой воде воз. 

можен при концентрациях не менее 5 мг/дм3.
Способ с предварительной экстракцией применяется при содержании 

масла не более 5 мг/дм3

Г.2 Аппаратура и реактивы

Фотоколориметр ФЭК-56М с набором кювет или прибор аналогичного 
типа.

Колбы конические вместимостью 50, 250 см3 по ГОСТ 25336.
Колбы мерные вместимостью 25, 100,200 см3 по ГОСТ 1770.
Пипетки вместимостью 1,2,5,10,20,25,50 см3 по ГОСТ 29227.
Воронки делительные 500, 1000 см3 по ГОСТ 25336.
Баня водяная.
Кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204, плотностью 1,84 г/см3, 1 моль/дм3 

(2 н) раствор; 5 моль/дм3 (Юн) раствор.
Аммоний азотнокислый, х.ч., кристаллический по ГОСТ 22867.
Аммоний молибденовокислый, х.ч. по ГОСТ 3765.
0,02 моль/дм3 раствор (6,18 г молибдата аммония растворяют в 250 см3 

5 моль/дм3 (Юн) серной кислоты при нагревании на водяной бане). Хра. 
нить в темной склянке не более 4-5 суток.

Кислота аскорбиновая 0,25 моль/дм3 раствор (0,176 г аскорбиновой 
кислоты, х.ч., растворяют в 50 см3 дистиллированной воды). Раствор ас.

1 Разработан Институтом санитарии и гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. 
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корбиновой кислоты сохраняют в склянке из темного стекла в холодиль. 
нике не более 1 месяца.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
(3_динитрофенол, раствор с массовой долей 0,1 %.
Калия гидроокись по ГОСТ 24363 (водный раствор с массовой долей 

25 %).
Калий фосфорнокислый однозамещенный, ч.д.а по ГОСТ 4198.
Основной раствор № 1 с содержанием фосфора 0,1 мг/см3 готовят рас. 

творением в воде 0,0109 г однозамещенного фосфорнокислого калия в 
мерной колбе емкостью 25 см3. Раствор устойчив в течение 1 месяца.

Основной раствор № 2 с содержанием фосфора 0,01 мг/см3 готовят 
разбавлением в воде в 10 раз раствора № 1. Раствор устойчив в течение 
нескольких суток.

Эфир этиловый по ТУ 7506804.
Натрий хлористый, х.ч. по ГОСТ 4233.

Г.З Определение ОМТИ с разрушением в испытуемой воде

Для испытания отбирают воду в объеме 1 дм3. В коническую колбу на 
250 см3 наливают 50 см3 испытуемой воды. После выпаривания основной 
массы воды добавляют 10 см3 концентрированной серной кислоты и 1,5 г 
азотнокислого аммония, раствор нагревают до появления белых паров 
серного ангидрида. После охлаждения раствор количественно переносят в 
мерную колбу емкостью 200 см3, содержащую 1/3 объема дистиллиро. 
ванной воды. Колбу охлаждают, затем объем смеси доводят до метки. Из 
этого раствора отбирают 40 см3, помещают в мерную колбу на 100 см3 и 
нейтрализуют раствором гидроокиси калия с массовой долей 25 % в при. 
сутствии 2 см3 раствора индикатора p-динитрофенола с массовой долей 
0,1 % до появления желтой окраски (нейтрализацию проводят в присутст. 
вии раствора -  "свидетеля”). Далее раствор подкисляют 20 см3 1 моль/дм3 
(2 н) серной кислоты. Затем добавляют 2,5 см3 0,02 моль/дм3 (0,02 н) раствора 
молибдата аммония, перемешивают и добавляют 1 см3 0,25 моль/дм3 (0,25 н) 
раствора аскорбиновой кислоты для восстановления фосфорномолибде. 
нового комплекса. Содержимое колбы хорошо перемешивают, доливают 
дистиллированной водой до 80-85 см3 и ставят на 15 мин в кипящую во. 
дяную баню, затем охлаждают при комнатной температуре в течение 
1 часа, доводят до метки дистиллированной водой, наливают в кювету с 
толщиной 20 мм, выдерживают при комнатной температуре в течение 
15 мин и измеряют оптическую плотность на фотоколориметре [Оранже, 
вый светофильтр с Ar=(597±io) нм]

Содержание фосфора рассчитывают по калибровочному графику, по. 
строенному по основному раствору однозамещенного фосфорнокислого 
калия с концентрацией фосфора 0,01 мг/см3 (таблица Г.1).
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Таблица Г. 1 -  Шкала для определения содержания фосфора

Основной рас­
твор, см

0 0,5 0,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Дистиллирован­
ная вода, см

40 39,5 39,3 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0

Содержание 
фосфора, мг

0 0,005 0,007 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

Дальнейшую обработку эталонных растворов проводят в таком же по­
рядке, как это указано для пробы.

Шкала может быть использована и для визуального определения.

Г.4 Обработка результатов

Массу фосфора (Х2), мг/дм3, вычисляют по формуле

И:у,000
1 V2 V

где тп -  масса фосфора в исследуемом объеме раствора, мг;
V -  объем воды, взятый для анализа, см3;
Vi -  общий объем исследуемого раствора, см3;
V2 -  объем аликвотной части исследуемого раствора, взятого 

для колориметрирования;
1000 -  коэффициент пересчета см3 в дм3.

Предварительно в воде должен быть определен неорганический фос­
фор (Xi) прямым колориметрированием (без кипячения исследуемой во­
ды с серной кислотой и азотнокислым аммонием). Из общей суммы (Х2) 
неорганический фосфор вычитается. Найденное количество органическо­
го фосфора, умноженное на соответствующий коэффициент, дает содер­
жание, мг/дм5, определяемого вещества (X)

Х = (Х2 - Х г)-13,22, (Г.2)

где Х2 -  суммарное содержание фосфора, мг/дм3;
X] -  содержание неорганического фосфора, мг/дм3;
13,22 -  коэффициент пересчета фосфора на ОМТИ.

При содержании ОМТИ в испытуемой воде менее 5 мг/дм3 определе­
ние повторяют с предварительной экстракцией эфиром (по п. Г.5).

Г.5 Определение ОМТИ с предварительной экстракцией эфиром

Г.5.1 Метод применяют при содержании ОМТИ в воде в концентра­
ции не более 5 мг/дм3.
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Г. 5.2 Проведение анализа

В 600 см3 испытуемой воды растворяют хлорид натрия в количестве 
36 % от массы воды, затем из водного раствора трижды экстрагируют 
этиловым эфиром органические арилфосфаты, добавляя каждый раз по 
30 см3 эфира. Эфирные вытяжки соединяют в колбе на 250 см3. Далее из 
эфирной вытяжки отгоняют на водяной бане эфир, а оставшееся в колбе 
масло разрушают смесью концентрированной серной кислоты и азотно­
кислого аммония. Далее анализ ведут по пп. Г.З и Г.4. Метод не эффекти­
вен в присутствии фосфорорганических соединений другого класса.

Г. 5.3 Погрешность определения при концентрациях ОМТИ:

ниже 5 мг/дм3 -  ± 20 %;
выше 5 мг/дм3 -  * 10 %.
Допускается применение других средств измерения, лабораторного 

оборудования и реактивов при условии, что метрологические и техниче­
ские характеристики, а также реактивы будут не хуже указанных в на­
стоящем документе.
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Приложение Д 
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ 
ДАНЫ ССЫЛКИ В Р Д 153-34.1-43.106-2001

Обозначение НД Наименование НД Номер пункта, 
подпункта, при­
ложения, табли­
цы, на которые 
даны ссылки

Организация -  
держатель под­
линника

1 2 3 4
ГОСТ 12.1.005-86 ССБТ. Общие сани­

тарно-гигиенические 
требования к воздуху 
рабочей зоны

1.7

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные веще­
ства Классификация и 
общие требования без­
опасности

1.7

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Лицевая часть 
ШМП для промыш­
ленных противогазов. 
Технические условия

8.4.2

ГОСТ 33-82 Нефтепродукты. Ме­
тод определения ки­
нематической и расчет 
динамической вязко­
сти

1.2 (таблица 1);
5.2 (таблица 2)

ГОСТ 195-77 Натрий сернисгокис- 
лый. Технические ус­
ловия

Приложение Б 
(п. Б.2)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокис­
лый трехводный. Тех­
нические условия

Приложение Б 
(а Б.2)

ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки 
из него. Технические 
условия

2.5

ГОСТ 902-76 Натрий бисульфит 
технический (водный 
раствор). Технические 
условия

Приложение Б 
(п. Б.2)

46



Продолжение приложения Д

1 2 3 4
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродук­

ты. Маркировка, упа­
ковка, транспортиро­
вание и хранение

4.2

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабо­
раторная стеклянная. 
Цилиндры, мензурки, 
колбы, пробирки. Тех­
нические условия

Приложение А 
(пп. А.3.1, А.8.1); 
приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п. В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродук­
ты. Метод определе­
ния содержания воды

Приложение А 
(п.А.7)

ГОСТ 2824-86 Картон электроизоля­
ционный. Технические 
условия

2.5

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Тех­
нические условия

Приложение А 
(п. А.3.1)

ГОСТ 3765-78 Аммоний молибдено­
вокислый. Техниче­
ские условия

Приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п. В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2) _

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродук­
ты. Методы определе­
ния плотности

1.2 (таблица)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокис­
лый однозамещенный. 
Технические условия

Приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п. В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Тех­
нические условия

Приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п. В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)



Продолжение приложения Д

1 2 3 4
ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. 

Технические условия
Приложение Г

JnT.2)
ГОСТ4328-77 Натрия гидроокись. 

Технические условия
Приложение А
(а А.3.1)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Ме­
тоды определения 
температуры вспышки 
и воспламенения в от­
крытом тигле

1.2 (таблица 1);
5.2 (таблица 2)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Тех­
нические условия

Приложение В 
(п.В.2)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические 
условия

53;
приложениеА 
(пп. А6.2.1, АЛ, 
А.8.1.А9)

ГОСТ 5841-74 Гидразин сернокис­
лый

Приложение В 
(п.В.2)

ГОСТ 5955-75 Бегаол, Технические 
условия

Приложение А 
(п.АЗ.1)

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Ме­
тод определения нали­
чия водорастворимых 
кислот и щелочей

Приложение А 
(п. А4)

ГОСТ 6370-83 Нефть. Нефтепродук­
ты и присэдки. Метод 
определения механи­
ческих примесей

Приложение А 
(а А6.1)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные 
тканые с квадратными 
ячейками. Техниче­
ские условия

3 2

ГОСТ6709-72 Вода дистиллирован­
ная. Технические ус­
ловия

Приложение А 
(а А4); 
приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п.В.2); 
приложение Г 
(аГЗ)
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Продолжение приложения Д
1 2 3 4

ГОСТ 7995-80 Краны соединитель­
ные стеклянные. Тех­
нические условия

Приложение А 
(п. А.6.2.1)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудова­
ние лабораторные 
фарфоровые. Техниче­
ские условия

Приложение А 
(п. А.6.2.1)

ГОСТ 9347—74 Картон прокладочный 
и уплотнительные 
прокладки из него. 
Технические условия

2.5

ГОСТ 11314-82 Ксиленолы каменно­
угольные технические. 
Технические условия

1.2

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтроваль­
ная лабораторная. 
Технические условия

Приложение А 
(п. А.4.1)

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы про­
мышленных предпри­
ятий. Опознавательная 
окраска, предупреж­
дающие знаки и мар­
кировочные щитки

2.2

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, элек­
троплитки и жарочные 
элекгрошкафы быто­
вые. Общие техниче­
ские условия

Приложение А 
(п. А.4.1); 
приложение Б 
(п.Б.2); 
приложение В 
(п_В.2)

ГОСТ 17216-71 Промышленная чисто­
та, классы чистоты 
жидкостей

1.2 (таблица 1);
5.2 (таблица 2); 
5.7; приложе­
ние А (п. А.9)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый рек­
тификованный техни­
ческий. Технические 
условия

Приложение А 
(пп. А.2.1, А.3.1); 
приложение Б 
(п. Б.2)

ГОСТ 22867-77 Аммоний азотнокис­
лый. Технические ус­
ловия

Приложение Б 
(п.Б.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)
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Продолжение приложения Д

1 2 3 4
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные 

общего назначения и 
образцовые. Общие 
технические условия

Приложение А
(пп. А.3.1, А.4.1, 
А.6.2.1); 
приложение Б 
(п. Б.2)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. 
Технические условия

Приложение А 
(пп. А.3.1, А.4.1); 
приложение Г 
(п-Г.2)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудова­
ние лабораторные 
стеклянные. Типы, ос­
новные параметры и 
размеры

Приложение А 
(пп. А.3.1,А.4.1); 
приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п.В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)

ГОСТ 25664-33 Метол (4-метиламино- 
фенолсульфат). Тех­
нические условия

Приложение Б 
(а Б.2)

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный 
эталонный. Техниче­
ские условия

Приложение А
(па А.6.2.1, 
А.8.1)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкост­
ные стеклянные. Об­
щие технические тре­
бования. Методы ис­
пытаний

Приложение А 
(п. А.4.1)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная 
стеклянная. Пипетки 
градуированные.
Часть 1. Общие требо­
вания

Приложение А 
(п. А.4.1); 
приложение Б 
(п. Б.2); 
приложение В 
(п.В.2); 
приложение Г 
(а Г.2)
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Продолжение приложения Д

1 2 3 4
ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная 

стеклянная. Бюретки. 
Часть 1. Общие требо­
вания

Приложение А 
(п.А.3.1); 
приложение Б 
(п.Б.2); 
приложение В 
(п.В.2); 
приложение Г 
(п.Г.2)

ТУ 6-02-1237-83 Клей герметик крем- 
ний-органический
"Эластосил"

2.5 ГНИИХТЭОС
111123,
Москва, Шоссе 
Энтузиастов, 38

ТУ 6-09-07-356-75 Щелочной голубой, 
индикатор

Приложение А 
(п. А.3.1)

ТУ 6-09-1678-77 Фильтры беззольные 
(белая, красная, синяя 
лента)

Приложение А 
(пп. А.6.2.1, 
А.8.1);
приложение В 
(п. В.2)

ТУ 6-09-2540-87 Стандарт-титры (фик- 
саналы, норма-дозы)

Приложение А 
(п. А.3.1)

ТУ 1.94.077-86 Прибор контроля чис­
тоты жидкости. Тех­
нические условия

Приложение А 
(п. А.9)

ТУ 6-09-3375-78 Гексан чистый Приложение А 
(пп. А.7, А.8.1)

ТУ 6-09-4327-77 Натрий сернистокис­
лый пиро

Приложение Б 
(п.Б.2)

Монокрисгал-
реактив,
310535, Украи­
на, г. Харьков, 
ул. Ленина, 25

ТУ 6-09-4530-77 Индикаторы в мелкой 
фасовке

Приложение А 
(п. А.4.1)

ТУ 6-09-5360-87 Фенолфталеин (инди­
катор)

Приложение А 
(п. А.4.1)

ВНИИреактив 
электрон, 
340087, Украи­
на, г. Донецк

ТУ 14-4-1561-89 Сетка тканая саржевая 
с квадратными ячей­
ками

2.5 Челябинский
ЦСМ
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Продолжение приложениям

1 2 3 4
ТУ 38.1143-80 ПаронигВП-1 2.5 НИИАТИ 

150048, г. Яро­
славль, Мос­
ковский пр-т, 
149

ТУ 3470.11335-97 Масло турбинное ог­
нестойкое на основе 
триксиленилфосфата 
(ОМТИ). Технические 
условия

1.1; 1.2; 4.4 ВТИ, 115280, 
Москва, Авто­
заводская ул., 
14/23

ТУ 34-38-11103-86 Рамный фильтр-пресс 
ФП-4-4-УХЛ. 4

5.13 Казанский 
НИИ химиче­
ских продуктов 
420033, г. Ка­
зань, ул. Крас- 
нококшайская, 
125

СНиП 2.09.02-85 Производственные 
здания 8.1 (М.: ЦНТП 
Госстроя СССР, 1986)

8.1 ЦНИИпром-
зданий

СНиП 2.09.04-87 Административные и 
бытовые здания (М.: 
ЦНТП Госстроя 
СССР, 1986)

8.2.5 ЦНИИпром-
зданий

РД 34.20.501-96 Правила технической 
эксплуатации элек­
трических станций и 
сетей Российской Фе­
дерации ГГГЗ-96 
(М: ОРГРЭС, 19%)

5.11.5 ОАО "Фирма 
ОРГРЭС" 
105023, Моск­
ва, Семенов­
ский пер., д.15

ПДК вредных веществ 
в воде водоемов сани­
тарнобытового водо­
пользования (утв. 
Минздравом СССР 
№1003-72 or23.12.72)

1.7
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Окончание приложения Д

1 2 3 4
РД 34.49.101-87 Инструкция по проек­

тированию противо­
пожарной защиты 
энергетических пред­
приятий

2.9 Управление
пожарной
безопасности
Минэнерго
России,
103074, Моск­
ва, Китайский
n p -j_________

РД 34.37.601-73 Инструкция по очист­
ке маслосистем гидро­
динамическим спосо­
бом

6 ОАО "ВТИ" 
115280, Моск­
ва, Автозавод­
ская ул., 14/23

Сборник распоряди­
тельных документов 
по эксплуатации энер­
госистем. "Теплотех­
ническая часть" (№: 
СПО ОРГРЭС, 1991)

2.1;
3.1

ОАО "Фирма 
ОРГРЭС" 
105023, Моск­
ва, Семенов­
ский пер., д. 15

РД 34.43.102-96 Инструкция по экс­
плуатации нефтяных 
турбинных масел

Приложение А 
(п. А.9)

ОАО "ВТИ”; 
ОАО "Фирма 
ОРГРЭС"

РД 153-34.1-43.211-00 Масла турбинные ог­
нестойкие и мине­
ральные. Метод опре­
деления деаэрирую­
щих свойств

1.2 ОАО "ВТИ"
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