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D IAA ТЕХШЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Подвод питания производится через клеьмную коробку, установленную 

непосредственно на стакане для крышных вентиляторов типа ВКР.ВКО и ВКРТ. 
Установка клеммной коробки позволяет выполнить подвод питания с переходом 
с алюминиевого кабеля на кабель гибкий с медными жилами. Конструкция применяется 
для удаления из производственных помещений воздуха и невзрывоопасных газовых 
смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистой стали обыкновенного 
качества не выше агрессивности воздуха.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Материалы серии могут применяться в проектах алектрической части 

промышленных предприятий, оборудованных крышными вентиляторами, путем 
ссылок на чертежи серии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В серии,по сравнению с аналогом, дополнительно приведены 

принципиальные схемы управления электроприводами крышных вентиляторов, 
построенные с применением магнитных пускателей типа IMI2 и Ш Л  
с встроенными кнопкой и сигнальной лампой и отдельностоящими постами 
управления типа ПКУ-15, кроме того уменьшены вес и габариты клеммной коробки

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Выпуск о - Материалы для проектирования 
Выпуск I - Рабочие чертежи
Объем проектных материалов,приведенных к формату A4-I60 форматок

АВТОР ПРОЕКТА В НИШ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б.Якубовского
Тбилисское отделение
380059 Тбилиси, пр.Робакидзе.6 квартал,18 корпус

УТВЕРДДЕНИЕ Утверждены ВНИШ Тяжпромэлектропроект 
техническим заданием от 16.10.90
Введены в действие с 01.09.91 ВНИШ Тяжпромэлектропроект- 
приказ от 02.07.91 J6 50 
Срок действия - 1996 г.
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