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Серия 5.407-140 

Вып.0,1

АПП
ЦИТП УСТАНОВКА КНОПОК ПКЕ.П1СУ15, 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПП, СИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТОВ АП 50Б

На 1-м листе 
На 1-й странице

ОКТЯБРЬ

1991

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Посты управления кнопочные ПКЕ и ПКУ15 па номинальный ток I0A. 
Степень защиты оболочки IP40 и IP54 по ГОСТ 14254-80. 
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 и 2 по

ГОСТ 15150-69.
Переключатели пакетные типа ПП2-Ю/Н2МЗБ на номинальный ток I0A. 
Сигнальные сирены типа СС-1У5 и зпошей типа МЗ-2У5 с силой зпука

не менее 98 дБ.
Выключатели автоматические типа ЛП 50БУЗ на номинальный ток до 63А. 
Степень защиты оболочки 1Г54 но ГОСТ 14254-80.
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 но ГОСТ 15150-69. 

С2В2 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Установка аппаратов и сигнальных приборов выполняется в помещениях 

промышленных предприятий, а также в плектротехпических помещениях.
Крепление аппаратов, сигнальных приборов и конструкций для токопод- 

водов на различных основаниях (стенах, железобетонных и стальных колон
ных, напольных стойках) предусмотрено с помощью дюбелей, дюбель-винтов 
и сварки.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Серия 5 .407-й0В .0 ,1  разработана взамен серии 5.407-77 В.1 ,2.
Расширены технические решения по установке аппаратов на различных 

основаниях.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Выпуск 0 -  Материалы для проектирования 
Выпуск I -  Узлы и изделия. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведешмх к формату А4 -  142 форматки 
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