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Я
Я цитп

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ИЙШЕГНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕРИЯ5.407-100 
ВЫЛ. 1,2

УДК 696.6

ПРОКЛАДКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ФЕРМАХ

МАРТ На 1-м листе 
На 1-й странице

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии приведены чертежи прокладки групповых сетей электроосвещения 

на железобетонных и металлических фермах из круглых труб, широкополочных 
двутавров и парных уголков. Прокладка выполняется по нижним поясам ферм на 
тросах.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Серия предназначена для выполнения проектных и монтажных работ по 

прокладке групповых осветительных сетей на фермах в производственных зданиях.

Рн
S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 5.407-100 разработана взамен серий 4.407-240, 4.407-241, 5.407-78, 
5.407-79.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Выпуск I - Чертежи монтажные 
Выпусх 2 - Чертежи изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 316 форматок

й

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА БНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского
I05I87, Москва, ул. Щербаковская, 57А

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены МИСС СССР техническим заданием от 23.03.88,
введены в действие ВНИПИ Тяжпромэлектропроект 
приказ от 19.10.88 № 82 с 01.01.89 
Срок действия 1993 год

В7КА ПОСТАВИЛИ ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А^45, ул. Смольная, 22

Инв. » 23452 
Катал.л. № 062968

справочник цен на проектные работы

Серия 5.407-100
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