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Ц И Т П УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНЫХ 
ТРОЛЛЕЙНЫХ токсподводов в 
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В Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит чертежи для выполнения проектных и монтажных работ по уста
новке троллейного токоподвода к моторным троллейным тележкам СйркугсхоГо завода 
тяжелого машиностроения) в каналах длиной от 30 до 99м, при управлении с тележ
ки, и длиной от 12 до 33м, при дистанционном управлении, а также содержит чер
тежи для изготовления металлоконструкций в мастерских электромонтажных органи
заций

Грузоподъемность тележек от 5 до 125 т .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чертежи серки разработаны для троллейного токоподвода к тележкам, исполь
зуемым не постоянно в производственном цикле и работающим не длительно, 
передвигающимся прямолинейно в цехах различных отраслей промышленности вне 
взрывоопасных и пожароопасных зон.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Серия 5.407-85 В .0,1 разработана взамен серии 4.407-243

В7ЕА С О С Т А В П Р О Б К Т Н О Й Д О К У  М Е Н Т  А Ц И И

(

В7ВА

В7НА

Выпуск О -  Материалы для проектирования 
Ь пуск I  -  Монтажные чертежи, чертежи изделий
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-230форматоК
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