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ПРОКЛАДКА. ТНГБОПРОВОДОВ 
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ВЫПУСК I ,  Расположение трубопроводов Ду25*350 мы 
в непроходных каналах, углах поворотов и 
компенсаторных нишах.

ВЫПУСК 2. Расположение трубопроводов Ду400»800 мм 
в непроходных каналах, углах поворотов 
и компенсаторных нипах.

Назначение: для проектирования и строительства двух
трубных водяных тепловых сетей 
Ру  ̂ 16 кГс/с»£ и t  - I500C диаметром 
от 25 мм до 800 мм включительно, 
при прокладке в непроходных каналах.
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Расположение труб 
в каналах дорки 2КЛс
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Р а з м е р ы, мм
Марки примыкающих 
углов поворотов 
по серии ИС-01-04

Марки примыкающих 
компенсаторных ниш 
по серии ИС-01-04
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25,32,40 КЛ60-45 600 450 280 160 206 УПК-2 HKK-I
50,70,80 КЛ60-45 600 460 280 160 206 УПК-2 - НКК-4 -
100,125,150 КЛ90-45 900 460 400 250 206 УПК-3 _ НКК-7 т
175,200,250 КЛ120-60 1200 590 540 330 206 УПК-6 НКК-8 «.

300 Ю1С150-90 1500 840 660 420 206 УПМ-3 HKK-I2 НКМ-7
350 КЛС150-90 1500 840 660 420 256 - УПМ-З HKK-I2 НКМ-7

400
2КЛС90-90 2060 920 1Г60 450 256 2УПК-7а - HKK-I3 НКМ-9
КЛС150-90 1500 840 660 420 256 УПК-Иа УПМ-За HKK-I2 НКМ-7

450
2КЛС90-90 2060 920 1160 450 256 2УПК-73 _ HKK-I3 НКМ-9
КЛС150-90 1500 840 .660 420 256 УПК- I 1а УПМ-За - -

500
2КЛС90-90 2060 920 1160 450 256 2УПК-7а - - -

КЛС2Ю-120 2100 Г200 1100 500 256 УПК-16а УПМ-83 ИКК-13 НКМ-9

600
КЛС2Ю-120 2100 1200 1100 500 256 УПК-16а УПМ-8а * •
2КЛС120-120 2700 1180 1500 600 256 2УПК-П3 2УПМ-43 - 2НКМ-4

700
2КЛС120-120 2700 1180 1500 600 256 2У.ПК-На 2УПМ-4а - -

КЛС210-120 2700 1180 1500 600 256 УПК-16а УПМ-83 •

800 2КЛС120-120 2700 1180 1500 600 256 2УПК-На 2УПМ-43 - -

Указание по применению: I .  Применение для прокладки трубопроводов каналов, марки которых
не ограничены контурными линиями, допускается при обосновании.

2. Чертежи строительных конструкций для углов поворотов с 
индексом "а" разработаны институтом "Теплоэлектропроект" 
с применением элементов серии ИС-01-04 и приведены в выпуске 2.

Объем проектных материалов: выпуск I - 130 форматок
выпуск 2 -  108 форматок

Дополнительные данные:
настоящая серия выпущена взамен серии TC-0I-I3.

Чертежи распространяет: Тбилисокий филиал ЦИГП
380019, Тбилиси,19,А.Церетели,115

Идв.Л 638
Паоп..» 032890

санитарно эпидемиологическое заключение
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