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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на винтовые контакт
ные зажимы (далее — зажимы) на номинальный ток до 63 А. 
предназначенные для присоединения проводим ков: из меди, алю- 
момедных, алюминиевых, нз алюминиевых сплавов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2188—80.
Термины, использованные в стандарте. и пояснения к ним при

ведены и справочном приложении 1.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Устанавливаются следующие исполнения зажимов в зави
симости от способа соединения с проводниками:

винтом к плоскому выводу (с крепежной головкой, с крепеж
ной гайкой, с прижимной планкой, для кабельных наконечников);

винтом к гнездовому выводу (торцевые, колпачковые).
Примеры схематических конструктивных исполнений зажимов 

приведены в обязательном приложении 2.
1.2. В зависимости от номинального сечении присоединяемых 

жил и диаметров наибольших проводников устанавливаются раз
меры зажимов, указанные в табл. 1.

И здание официальное Перепечатка воспрещена

@  И здательство стандартов, 1986
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Т а б л и ц а  I

PdjMtp
ЬЬМНМк

1 luHHMj ц ,иаг сечение, ми*
Диаметр н а 
ибольш ею  

nfOMlOHM ,
KM

Номинальное тече
ние. мм*

Диаметр няи- 
fO.ll.UiCГО Про- 
ПОЛНИМ, мм

*л« iOKO<t|iOkOj<niiH4 »H J во ГОСТ ГМНЗ-77 KiaccO*

IV . V. VI II. Ill

0 ( U S .  0 .5 0 ; 0 .7 5 ; 1.0 0 1.41
I* 0 .7 5 ; 1 .00 ; 1 .5 0 2 .1 3 0 .7 5 ;  1 ,00; 1.50 1 6 8

2 1 ,0 0 ; 1 ,5 0 ; 2 .5 0 2.51 1.00; 1 .5 0 ; 2 .5 0 2 .  И
3 1.50; 2 5 0 ;  4 .0 0 3 .2 7 1 .50 ; 2 .5 0 ; 4 ,0 0 2 .6S
4 2 .5 0 ;  4 .0 0 ;  6 .0 0 3 .9 3 2 .5 0 .  4 .0 0 : 6 .0 0 3 .3 6
5 2 ,5 0 ; 4 .0 0 ; 6 .0 0 4 .1 9 4.СЮ: 6 ,0 0 : 10 .00 4 .2 5
6 4 .0 0 ;  6 .0 0 ; 10 .00 5 .6 4 6 .0 0 .  1 0 .00 ; 1 6 .00 5 .4 6
7 6 .0 0 ;  1 0 .00 ; 1 6 .00 6 .4 6 1 0 ,00 ; 1 6 .00 ; 2 5 ,0 0 6 .8 3

* Допускается применение жил классов IV, V и VI номинального сече* 
ния 0.50 мм* при вдвое согнутом конце жилы

Примечании'
1. Диаметр, указанный в табл. 1, превышает диаметр жилы наибольшего 

номинального Сечении на 5 %.
2. При применении токопроводящих жил, отличающихся по поминальным 

сечениям от указанных и табл. I, соответствующие величины зажимов уста
навливаются экспериментально.

3. Зажимы 0 и I го размеров предназначены для присоединения медных 
проводников.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
2.1.1. Зажимы следует изготовлять и соответствии с требова

ниями настоящего стандарта, стандартов или технических усло
вии на изделия конкретных групп и видов, элементами которых 
являются данные зажимы, по рабочим чертежам, утвержденным 
в установленном порядке.

2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или 
двух проводников. Допускается применение зажимов для присое
динения более двух одинаковых или различных проводников. При 
этом количество, жтинальное сечение и структуру присоединяе
мых жил проводников следует устанавливать в стандартах или 
технических условиях на изделия конкретных групп и видов, эле
ментами которых являются данные зажимы.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Внешний вид зажимов, качество их сборки должны со

ответствовать контрольным образцам конкретных изделий, ут
верждаемым предприятием— держателем подлинников конструк
торской документации.
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2.2.2. конструкцией зажимов должно обеспечиваться присое
динение проводников номинальных сечений, указанных в табл. 2, 
если иное не предусмотрено в стандартах или технических усло
виях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых 
являются данные зажимы. При этом минимальный диаметр про
странства для присоединения проводника к зажиму должен быть 
•не менее указанного в табл. I обязательного приложения 2.

Таблица 2

IlDNiHiajMtuA 
ток лвжима, Л

HoNHU.l».l(QO С«ч£|1Н*. NN* Ръуумрзамимл ■ {пммияльиос сечена*, 
им»

РаэмФр
заияма

для тскопрэпошшкх лил то ГОСТ £М93'*Т7 классом
IV. V. VI 1 1. II, 111

6.3 O r 0Д 5 до 1.00 0 O r 0.75 до 150 I
10 » 0.75 » 1.50 1 * 1,00 » 2.50 2
16 » 1.00 » 2,ЯО 2 » 1,50 » 4,00 3
20 » 1.50 » 4,00 3 » 1.50 » 4.00 3
25 » 1.50 » 4.00 3 > 2.50 > 6,00 4
31.5 » 2.50 » 0.00 4 или 5 » 4.00 » 10.00 5
40 * 4,00 * 10,00 6 » 6.00 » 16.00 6
63 * 6.00 » 16.01) 7 » 10.00 » 25,00 7

2.2.3. Для торцевых зажимов расстояние между крепежным 
винтом и концом проводника, полностью •введенного в зажим, 
должно быть не менее указанного в табл. 2 обязательного при
ложения 2.

Для колпачковых зажимов расстояние между неподвижной 
частью зажима м концом проводника, полностью введенного в 
зажим, должно быть не менее указанного в табл. 3 обязательного 
приложения 2.

2.24. Конструкцией зажимов или их расположением должны 
исключаться выдавливание однопроволочных проводников или 
проволок многопроволочных проводников при затягивании кон
тактных винтов или гаек.

Это требование не распространяется на зажимы для кабель
ных наконечников и на зажимы, к которым присоединяют провод
ники, требующие специальной подготовки концов.

2.2.5. Конструкцией зажима должно исключаться поврежде
ние проводника при его закреплении.

Для проводников сечением до 1.5 ммг недопустимо применение 
винтового зажима, у которого при проворачивании винта по жи
ле происходит повреждение проводника.

2.2.6. Конструкцией зажимов должно предусматриваться пре
дохранение крепежных деталей от самоотвннчнвания.



Стр. 4 ГОСТ 2S0J4 —8S

2.2.7. Зажимы до 5-го размера включительно должны допус
кать присоединение проводников без специальной подготовки, ес
ли иное не предусмотрено в стандартах или технических усло
виях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых 
являются данные зажями.

2.2.8. Зажимы должны быть коррозионно-стойкими. Матери
алы соприкасающихся между собой деталей зажимов « присое
диняемых проводников должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 9.005—72.

2.2.9. Контактные поверхности зажимов должны иметь за
щитные покрытия по ГОСТ 10434—82. а поверхности деталей «з 
черных металлов — пи ГиСТ У.306—85.

2.2.10. Контактные винты и гайки не должны служить для кре
пления других элементов, кроме тех случаев, когда ими можно 
крепить внутренние проводники, исключающее их смещение при 
присоединении наружных проводников.

2.2.11. Защитные металлические покрытия и классы прочности 
крепежных деталей зажимов должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 10434—82.

2.2.12. Зажимы должны быть надежно закреплены па изде
лиях.

При завинчивании и отвинчивании крепежных винтов или гаек 
зажимы не должны |расшатываться, перемещение подвижных эле
ментов должно быть плавным, без заеданий в промежуточных 
положениях, внутренняя проводка не должна подвергаться на
тяжению, а пути утечки и воздушные зазоры не должны умень
шаться ниже нормированного значения, указанного в стандартах 
или технических условиях на изделия конкретных групп н ви
дов. элементами которых являются данные зажимы. Данное тре
бование не распространяется на зажимы для слаботочных сиг
нальных цепей.

П р и м е ч а н и е :  Применение заливочной массы или смолы считают доста
точным для предотвращения расшатывания зажимз при условия, если эти ве
щества не подвергаются механическому воз действию в нормальном режиме и 
если их эффективность не снижается под воздействием температур, создава
емых на зажиме ь наиболее неблагоприятном режиме, оговоренном в соот
ветствующих случаях.

2.2.13. Крутящие моменты для затяжхн винтов и гаек должны 
соответствовать указанным в табл. 3.

Исполнение 1 относится к винтам без головки, если винт в за
тянутом положении не выступает из отверстия, а также к другим 
винтам, которые нельзя закрепить с помощью отвертки, лезвие 
которой шире диаметра винта.

Исполнение 2 относится к гайкам колпачковых зажимов с за
креплением проводника в пазу болта, которые затягивают отверт
кой.
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Т а б л и ц а  3

Нокиилльиий диаметр
резьбы, мм

Крутящий момент. «ля исполнений хреясжиых «сталей 
««МЯМОИ. Н-м

\ 2 3 4 S

Д о  2.8 0 .2 , - 0 .4 0 ,4
Св. 2,8 д о  3,0 0 ,25 — 0 ,5 0 .5 —

» 3,0 > 3.2 0 .3 — 0 .6 0 .6 —
» 3,2 » 3,6 0 ,4 — 0 ,8 0 .8 —
> 3,6 » 4,1 0 .7 1,2 1.2 1 ,2 1.2
> 4.1 » 4.7 0 .8 1.2 1,8 1 .8 1.8
» 4.7 > 5Д 0 ,8 1.4 2  Л 2 .0 2 ,0
» 5.3 » 6.0 — 1.8 2 ,5 3 .0 3 .0

• » 6,0 » 8,0 — 2 .5 3 ,5 6 ,0 4 .0
' » 8,0 > 10,0 — 3 .5 4 .0 10,0 6 .0

» 10,0 ,  12.0 - - 4 ,0 — — 8 .0
» 12,0 » 15,0 — 5 .0 — — 10.0

Исполнение 3 относится к другим винтам и гайкам, которые 
затягивают отверткой.

Исполнение 4 относится к винтам и гайкам, отличающихся 
от гаек колпачковых зажимов, которые затягиваются не отверт
кой, а другим инструментом.

Исполнение 5 относится к гайкам колпачковых зажимов, в 
которых гайку закрепляют нс отверткой, а другим инструментом.

2.2.14. Конструкция зажимов должна обеспечивать надежное 
закрепление проводника между металлическими поверхностями и 
выдерживать напряжения, возникающие от воздействии статичес
кой осевой нагрузки на растяжение не менее 30 % временного со
противления разрыву целого проводника.

2.2.15. Заземляющие или заяуляюшие зажимы (далее — за
земляющие) должны быть того же размера, что и соответствую
щие зажимы для питающих проводников, за исключениехт зажи
мов, расположенных иа внешней стороне корпусов изделий, ко
торые должны быть не менее 4-го размера.

2.2.16. Крепежные детали заземляющих зажимов должны быть 
надежно затянуты, при этом ослабление затяжки резьбовых сое
динений без применения инструмента нс допускается.

2.2.17. Все элементы заземляющих зажимов должны изготов
лять из латуни или другого не менее коррозионно-стойкого метал
ла.

П р и м е ч а н и е .  Допусхвется изготовление винтов, гаек, корпуса зажима 
и фиксирующего устройства из стали с гальваническим покрытием, коррози
онная стойкость которого равнозначна латуни.

Если хорпус заземляющего зажима, наготовленный из стала без гальва
нического покрытия, является частью оболочки, аркатуры и т. п., то и этом 
случае винты и гайхн этого зажима должны быть изготовлены тольхо из ла
тука.
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2.3. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
2.3.1- Значения допустимых длительных токовых нагрузок за

жимов должны соответствовать указанным в табл. 2.
2.3.2. Конструкцией зажимов должно iобеспечиваться элект

рическое сопротивление контактных соединений, установленное 
ГОСТ 10434—82 для контактных соединений класса 1 или 2. Класс 
контактных соединений зажимов, в зависимости от области мх при
менения, должен быть установлен в стандартах или технических 
условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами ко
торых являются данные зажимы.

Данное требование не распространяется на зажимы для слабо- 
точных сигнальных цепей.

2.3.3. Допустимые значения температуры контактных соеди
нений зажимов не должны превышать значений, указанных в 
ГОСТ 10434—82, если иное не установлено в стандартах или тех
нических условиях на изделия конкретных групп и видов, элемен
тами которых являются данные зажимы.

Данное требование не распространяется на зажимы для сла
боточных сигнальных цепей.

2.3.4. Стойкость зажимов к воздействию сквозных токов (тер
мическая и электродинамическая стойкость) должна соответство
вать требованиям ГОСТ 10434- 82. кроме цепей управления, 
сигнализации и измерения.

2.4. Т р е б о в а н и я  по  у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м

2.4.1. Зажимы должны быть стойкими к воздейсгеию механи
ческих факторов по ГОСТ 17516—72 или по другим стандартам 
на изделия, элементами которых являются зажимы.

2.4.2. Зажимы должны быть устойчивы к воздействию клима
тических факторов по ГОСТ 15150—69 или по другим стандартам 
на изделия, элементами которых являются зажимы.

2.4.3. Конкретные значения устойчивости к воздействию меха
нических и климатических факторов зажимов, являющихся эле
ментами изделий конкретных групп и видов, устанавливают н стан
дартах или технических условиях на эти изделия и проверяются 
совместно с этой аппаратурой.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания зажимов следует проводить в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, а также стандартов или тех
нических условий на изделия конкретных групп и видов, элемен
тами которых являются испытываемые зажимы.

Испытания следует проводить с темн проводниками, для при
соединения которых рассчитаны зажимы, при этом проводники 
могут быть со специальной подготовкой или без шее.
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3.2. Подготовка зажимов и контактных соединений их с про
водниками — по ГОСТ 17441- 84, подготовка контактных поверх
ностен— по ГОСТ 10434—82.

3.3. П р о в е р к а  т р е б о в а н и й  к к о н с т р у к ц и и
3.3.1. Проверку соответствия размеров рабочим чертежам 

(п. 2.1.1) проводят с помощью универсального шли специального 
измерительного инструмента, обеспечивающего проверку разме
ров с погрешностью не более указанной в стандартах или техни
ческих условиях и в конструкторской документации на изделия 
конкретных групп и видов, элементами которых являются данные 
зажимы-

3.3.2. При визуальном контроле зажимов проверяют:
а) качество сборки ш отделки (п. 2.2.1);
б) отсутствие ослаблений креплений (п. 2.2.12);
в) наличие защиты от коррозии и качество исполнения защит

ных и специальных покрытий и отсутствие повреждений этих по
крытии (п. 2.2.9);

г) плавность перемещения подвижных элемечггов и отсутствие 
заеданий в промежуточных положениях (п. 2.2.12).

3.3.3. Требование п. 2.2.2 проверяют внешним осмотром, изме
рением и присоединением проводников с минимальным и макси
мальным сечением в соответствии с табл. 2.

3.3.4. Требование я. 2.2.3 проверяют измерением мосле полного 
введения и закрепления одиопроволочного проводника с макси
мальным сечением, указанным в табл. 2.

Примечание.  Минимальное расстояние между крепежным винтом и 
концом проводника относится только к торцевым колпачковым зажимам, 
в коюрых проводник не проходит насквозь.

3.3.5. Требование и. 2.2.4 проверяют следующим образом. К 
зажимам присоединяют многопроволочные проводники, жилы ко
торых перед введением выпрямляют и скручивают в направле
нии навивки до получения однородной скрутки в пределах одного 
витка па длине примерно 20 мм.

Проводник вводят з зажим на номинальную длину или до 
тех пор, пока он не покажется с другой стороны зажима. Затем 
контактный винт или гайку затягивают крутящим моментом, 
равным 2/з указанного для соответствующего исполнения крепеж
ной детали по табл. 3.

После испытаний ни одна из проволок проводника не должна 
проникнуть в пространство между зажимным приспособлением и 
фиксирующим устройством или пройти сквозь пего.

3.3.6. Проверку конструкции зажимов (л. 2.2.5) проводят внеш
ним осмотром проводников после одноразового закрепления и ос
лабления проводников минимального и максимального сечений 
по табл. 2, при этом крутящий момент, прикладываемый при за-
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крепления проводника, должен составлять Ъ  указанного для со
ответствующего исполнения крепежной детали по табл. 3.

Для винта с шестигранной головкой со шлицем прикладывае
мый момент должен быть равен г/з указанного для исполнения 
5 по табл. 3.

Проводники считают поврежденными, если в многопроволоч
ных проводниках перерезаются более 25 % проволок, а в одно- 
проводочных деформация превышает 50 % диаметра проводника.

3.3.7. Проверку соответствия зажимов требованиям л. 2.2.11. 
при необходимости, проводят по программе и методике, установ
ленным в стандартах или технических условиях «а изделия кон
кретных групп н видов, элементами которых являются испыты
ваемые зажимы. Если корпус зажима изготовлен из меди или 
сплава, содержащего не менее 50 % меди, и предназначен для 
присоединения медных проводников, то проведение испытания на 
воздействие коррозии не обязательно.

3.3.8. Проверку соответствия конструкции зажимов требова
ниям п. 2.2.12 проводят внешним осмотром и пятикратным затя
гиванием « ослаблением проводника минимального сечения по 
табл. 1 с приложением крутящего момента по п. 2.2.13. При каж
дом ослаблении винта и гайки проводник сдвигают в зажиме.

3.3.9. Испытание на воздействие статической осевой нагрузки 
(п. 2.2.14) проводят следующим образом. К зажиму присоединя
ют проводник минимального и максимального сечений по табл. 1 
с приложением крутящего момента по п. 2.2.13. Затем вдоль оси 
проводника прикладывают равномерно, без рывков, в течение
1 мин статическое растягивающее усилие, равное 30 % временно
го сопротивления разрыву соответствующего целого проводника.

Зажимы считают выдержавшими испытания, если не наблю
дается заметных перемещений проводника в зажиме и повреж
дений зажима.

П р и м е ч а н и я :  I, При проведении испытаний'по пп. 3.3.8 и 3.3.9 наде
лив. элементами которых являются непмтмилсмые зажимы, должны быть на
дежно чакревлены на неподвижном основании.

2. Зажимы для кабельных наконечников испытанию по пп. 3.3.9 не под
вергают.

3.4. И с п ы т а н и я  з а ж и м о в  па с о о т в е т с т в и е  т р е 
б о в а н и я м  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м

3.4.1. Измерение электрического сопротивления контактных 
соединений зажимов (л. 2.3.2) — по ГОСТ 17441—84.

3.4.2. Испытание на нагревание номинальным током (пн. 2.3.! 
и 2.3.3) — по ГОСТ 17441—84. Испытание проводят при поминаль
ной токовой нагрузке по табл. 2 и нормальной температуре ок
ружающей среды. Время выдержки зажимов под нагрузкой —
2 ч. По истечении указанного времени токовую налрузку отклю
чают и определяют температуру контактных соединений зажимов
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в нагретом состоянии. Зажимы считают выдержавшими испыта
ния, если температура контактных соединений зажимов соответ
ствует требованиям п. 2.3.3 и не произошло нарушения внешнего 
вида зажимов.

При испытаниях зажимов необходимо учитывать допустимые 
длительные токовые нагрузки присоединяемых проводников из 
различных материалов, которые указаны в табл. 1 справочного 
приложения 3.

Если температура окружающей среды отличается от расчетной 
( +  25°С), при определении допустимых токовых нагрузок следует 
учитывать поправочные коэффициенты согласно табл. 2 справоч
ного приложения 3.

3.4.3. Испытание на стойкость при сквозных токах (п.2.3.4) — 
по ГОСТ 17441—84. Зажимы считают выдержавшими испытания, 
если они соответствуют требованиям п. 2.3.4 и не обнаружено ме
ханических повреждений, препятствующих работе.

3.5. Стойкость зажимов к воздействию механических и клима
тических факторов (п. 2.4) контролируют проведением испытаний 
по программе и методике, установленным в стандартах или тех
нических условиях на изделия конкретных групп и видов, элемен
тами которых являются испытываемые зажимы.



Стр. 10 ГОСТ 25034—85

П РИ Л О Ж ЕН И Е I 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Винтовой зажим — контактный зажим, обеспечивающий разборное кон
тактное соединение путем прижатия проводника или кабельного иаконечникз. 
закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода вин
том или гайкой

Плоский вывод электротехнического устройства — по ГОСТ 22211—76,
Гнездовой вывод электротехнического устройства — по ГОСТ 22211—76.
Торцевой зажим __ винтовой зажим, обеспечивающий разборное контакт

ное соединение проводника с гнездовым выводом либо непосредственно под 
■горцем винта, либо через промежуточный элемент.

Зажим с крепежной головкой — винтовой зажим, обеспечивающий раз
борное контактное соединение проводника с плоским выводом либо непосредст
венно головкой винта, либо через промежуточный элемент (фасонную шайбу).

Зажим е крепежной тайкой •— пинтовой зажим, обеспечивающий разборное 
контактное соединение проводника с плоским выводом либо непосредственно 
гайкой, либо через промежуточный элемент (фасонную шайбу).

Зажим с прижимной планкой — винтовой зажим, обеспечивающий разбор
ное контактное соединение проводника с плоским выводом, планкой, прижи
маемой двумя или более винтами или гайками.

Зажим для кабельных наконечников — винтовой зажим, обеспечивающий 
разборное контактное соединение наконечника, закрепленного не проводнике, 
с плоским выводом

Колпачковый зажим — винтовой зажим, обеспечивающий разборное кон
тактное соединение проводника с гнездовым выводом либо непосредственно 
колпачковой гайкой, либо через промежуточный элемент.

Заземляющий зажим (замулиющий) — винтовой зажим, предназначенный 
для присоединения нулевых защитных или заземляющих проводников по 
ГОСТ 21130-75.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 2 
Обязательное

ПРИМЕРЫ СХЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИИ
ЗАЖИМОВ

Торцеиые зажимы

/-гнездо*»* вывоз; ?-вкнт; з-усгройствп. предохрани оадое крепежные детали от 
еаиоотяннчнвэаи»

Черт. I
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Зажимы с крепежной головкой

г 2

I—плоский вывод, г— вммг. Л—тайка; •»—фасонная 
шайба: 5 --устройств. предохраняющее крепежные Л«- 
тали от слисотванчиваняя (та pc.it. чага* пружина, 

пружинная шайба).

Черт. 2

Зажимы с прижимной планкой

I —олоевнй вывел; ?—плавка; 3-бо.лг. «—гайка; 5-уетрсЛетао. предохраняю*** врвпвж - 
выс детали о т  сачоствмичиааяня (тарельчатая пружява. пруживная шайба и ». в.).

Черт. 3
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Зажимы для кабельных наконечников

I—олосхвй вывод; 2—ю ОеямыО наконечник: З—бот :  * •  гайка; 5 -устройство. предохра- 
■апжнже* дрезажнме детали ©т самеотвакчиааипя (тарельчатая г-ружнма. пружинная жав»

6* Н Т. D ).
Черт. 4

Колпачковые зажимы

/— гвгудыюИ вывод, г—колпачковая гайка.
Черт. 5
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Т а б л и ц а  I
Минимальный диаметр пространства для проводника в зажимая

Рллмер
эвжими

Мкмнмдльнмй лиАисгр прое грянем.» для лроколмния. ым, для зажмио»

торцевых е крепежной го- 
лоакОЯ < гайкой 1

е прижимной 
планкой ходийчковыс

0 1.4 1.4
1 2,5 1.7 __. 1,7
2 3.0 2.0 2.0
3 3.6 2.7 3.0 2.7
4 4.0 3.6 4.0 3.6
5 4-5 4.3 4,5 4.3
6 5.5 5,5 5.5 5.0
7 7.0 7.0 7,0 7,0

Таблица 2 
Минимальное расстояние между кре
пежным винтом и концом полностью 
введенного проводника в торцевом

зажиме

Размер
зилами

.Минимальное расстояние д . ым

АЛИ одною 
п и т *

ДЛИ дву! 
аиию*

, 1.5
2 1.5 1,5
3 1,« 1.5
4 1.8 1,5
Б 2.0 1.5
6 2.5 2.0

• 7 3.0 2.0

Таблица £
Минимальное расстояние между 

неподвижной частью зажима 
н концом введенного проводника

в колпачковом зажиме

Размер
зажима

Минимальное расстояние 
между ислодамжной чаетьа> 
злжииа и конной «иелеи- 

ното проподлина, км

0 1.5
1 1.5
2 1.5
3 1.8
4 1.8
5 2,0
6 2,5
7 3 ,0
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 3 
Спра<ючног

Таблица I
Допустимые длительные токовые кагрутки проводников 

ит различных материалов

Н о н ш ш ь к в  с  г -  
ч с я и с  п р и с о е д и 

н я е м ы !  J tV U  П р о *  
ИОДИИКОМ, н и *

Д о п у с т и м ы е  д л и т с и ь к и с  п > к о * и с  a a t p y a iu i  п р о л о д н и к о э .  А

м е л и м  ч а .1» и о м е л и и х а л ю м и н и е в ы х
и д  л л ю м п г п е о ы х  

ш л а к а

0.35 80.50 I I — 4 -

0,75 15 — — 101.00 17 — - - 121.50 23 21 — 162.50 30 2 8 24 214.00 41 38 32 296.00 30 49 39 3510.00 80 70 55 5016.00 100 90 80

Т а б л и ц а  2
Поправочные коэффициенты при отличии температуры 

окружающей среды от расчетной (25“С)

Ф а к т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы »  'С

П о п р а о о ч к и й  к о э ф 
ф и ц и е н т

Ф Л К Т М Ч С С К О ! l t M n c p J -
т у р а  о к р у ж а ю щ е й

с р е д и .  X

П о и р д и п ч м и й  к о э ф 
ф и ц и е н т

- 6 1Д 2 +30 0.94
0 1.27 +35 0.87

+5 1.22 +  40 0.79
■НО 1.17 +45 0,71
*1 5 1,12 +  50 0.61
+  20 1.06 +  56 0.50
+  25 1.00 +  60 0.44
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Изменение № 1 ГОСТ 25034—85 Зажимы контактные винтовые. Классификация, 
технические требования. .Методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 3585

Дата введения 01.07.91

Вводную часть доводить абзацем: «Все требования настоящего стандарта 
являются обязательными».

Пункт 1.2. Таблица I. Графу «Диаметр наибольшего проводника, мм* изло
жить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 278)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25034—85)
Диаметр иаиОольшегр ироволкика. им Д иаметр HeuftWiMiiOTO проводкхка, ми

1*4 токолроеедиимх »»» по ГОСТ 22483— 77 классов

IV , V. VI 1, II. I l l

1.58
•

1.90 1.79
2.73 2.31
3,36 2.8:1
4.С0 3.47
4.19 4.41
5.36 5.50
6,62 7.00

(Продолжение см. с. 279)

278



(Продолжение изменения к ГОСТ 25034—85)
Пункт 2.2.13. Таблица 3 Графу «Крутящий момент для жгполнсния I» до

полнить значениями: 1,2 и 2,5 для номинального диаметра резьбы си. 5,3 до 6,0 
и св 6,0 до 8.0 соответственно.

Пункты 2.2 14, 3.3.9 изложить в нов:й редакции: «2.2.14. Конструкция зажи
мов должна обеспечивать надежное закрепление проводница между металличес
кими поверхностями.

3.3.9. Испытание на воздействие статической осевой нагрузки, если иное не 
предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные серин за
жимов, проводят следующим образом.

К зажиму присоединяю? проводник минимального и максимального сечений 
по табл. 1 с приложением крутящего момента, составляющего 23  указанного 
для соответствующего исполнения крепежной детали по табл. 3.

Затем каждый проводник подвергается растяжению с усилием, указанным в 
табл. 4. Статическое растягивающее усилие прималывается равномерно в тече
ние 1 мин в направлении оск пространства для проводника.

Зажимы считают выдержавшими испытание, если не наблюдается заметных 
перемещений проводника в зажиме и повреждений зажима.

(Продолжение с.ч. е. 280)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25034—85)
П р и м е ч а н и я :
1. При проведении испытаний по пп. З.Зй и 3.3 9 зажимы должны быть на

дежно закреплены на неподвижном основании.
2. Зажимы дли кабельных наконечников испытанию по п. 3.39 не подвер

гают.

Т а б л и ц а  4

Размер 'Яжнма 0 t 2 3 А 5 б т

Статическое раетяги- 
вг-ющее усилие, Н 30» •Ю 50 50 СО 80 90 ICO

* Испытание проводят только с проводником номинальным сечением I мм’. 

(ИУС 4 1991- г.)

ГОСТ 25034-85
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