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Приложение 3. Таблица- 
Графа «Вид специальной Трехокись серы4-окислы Трехокись серы+окислы
среды» азота в пересчете на 

N*0»
SOa-fNTO,

азота в пересчете на 
NO,

SOj+NO, .графа «Буквенное обоз
начение или формула»

(ИУС Лт 8 1087 г.)



УДК *214.002.5 : 000.354 Группа Е02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Общие технические требования в части 
стойкости и воздействию специальных сред 1 w v *  I

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреле 
19В1 г. Н® 1923 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на *лсмри 1 слт!чс- 
ские изделия (далее — изделия), предназначенные для экеллу-

*  атацни в агрессивных средах, перечень которых приведен в обя
зательном приложении I, и устанавливает общие технические 
оебовання в части стойкости к воздействию специальных сред, 
«асснфикацию специальных сред по группам, виды химостойких 

исполнении изделий.
2. Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стан

дарте, приведены в справочном приложении 2.
3. Изделия должны быть стойкими к воздействию специальных 

оред, классификационные группы которых приведены ниже.
1 — масла, смазки на основе нефтепродуктов и синтетические;
2 — топлива на основе нефтепродуктов;
3 — органические растворители;
4 — среды заполнения и контрольные среды:

а) среды заполнения А и контрольные среды;
б) среды заполнения В.

5 — агрессивные среды;
6 — рабочие растворы;
7 — специальные охлаждающие жидкости.
Примечание Вилы сгепкальчых сред, входящих в конкретную группу, 

триводены и обязан.м.мпм приложен! к

Electrotecimic.il products. General technical1'iv u u v .u . victici .11 in i .ll!

or resistance to attack 
by special media

24682-81

c 01.01 1983 r. 
до 01.01 198* г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону р  о/, а. у^-

• г
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'& И здательство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ 24612—*1

4. Требования в части стойкости к воздействию специальных 
сред всех групп, кроме группы 4, не предъявляют к изделиям, 
предназначенным для применения в качестве встроенных элемен
тов комплектных изделий или частей, имеющих степень защиты 
ые ниже IP67 по ГОСТ 14254-80.

5. Все изделия по настоящему стандарту являются стойкими 
к воздействию газо- и парообразных сред групп 1—3, 4а, при 
этом в стандартах и технических условиях на изделия конкрет
ных серий или типов не оговаривают. *

6. Изделия, перечень которых приведен в обязательном при
ложении 4, изготовляют в хнмостойком исполнении, если они 
предназначены для эксплуатации при воздействии газо- и паро
образных агрессивных сред любого вида (группа 5), эффектив
ное значение концентрации которых находится в пределах, ука
занных в таблице. Если эффективное значение концентрации аг
рессивных сред не превышает 0,4 предельно допустимой концент
рации рабочей зоны (П Д К р.з.), то используют изделия химо- 
стойкого исполнения. Примеры областей применения изделий 
химостойкого исполнения приведены в справочном приложении 5.

П р и м еч ан и е . Определение эффективных значений концентрации агрес
сивных сред— по ГОСТ 21126—75. приложение 3, разд- 4.

7. Вид климатического исполнения изделий химостойкого ис
полнения должен соответствовать условиям эксплуатации по таб
лице; при этом, если изделия предназначены для эксплуатации на 
высоте более 1000 м, руководствуются требованиями, указанными 
в разд. 3, 5, 6 и 9 ГОСТ 15150—69. _______

Вт XJOHV СТОЙКОГО
и<л*4иеии*

HnuHuukHMf услоэиа эксплуатации

Эффектнинме .шатенке концентрацийв части глиптических 
Факторов по 

Г б С Т  1515
а частя клнисятраиан 
агрессивных срез при аанттльном воядейсткин*

XI УХЛ4 ПДК р. з. (0 ,4 -1 ) ПДК р .  з.

Х2 УХЛ 3.5; 0.4: У3.5 ПДК р . з. (0.4—1) ПДК р. з.

хз П3.5 ПДК р. 3.** (0 ,4 -1 ) ПДК р . ».

УХЛ4 3 ПДК р . 3. (1 -3 ) ПДК р. з.

• Номинальное значение концентрации гептиля для всех видов хнмосгой- 
ког* исполнения — 10 ПЛК р з

Допускается эксплуатация изделий при концентрации SOj. HjSO«.CO* — 
*о 2 ПДК р.з.

П р и м е ч а н и я .
I Допускается неоднократное кратковременное (общей продолжительно

стью до 0Д% общего срока службы) повышение концентрации агрессивных 
сред до 20 ПЛК р э.

2. Жесткость условий эксплуатации возрастает с увеличением номера в 
•Созначснии химостойкого исполнения.
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8. В условиях, соответствующих химостойкому исполнению XI, 
допускается использовать изделия иехимостоАкого исполнения 
вида климатического исполнения ТЗ по ГОСТ 15150—69.

По требованию заказчика в этом случае в стандартах и тех
нических условиях на изделия конкретных серии или типов ука
зывают, что оно может эксплуатироваться в климатических усло
виях УХЛ4 но ГОСТ 15150—69 при концентрации специальных 
сред, указанных в таблице.

9. Если для изделии установлены более легкие условия экс
плуатации по сравнению с указанными в и. 6 и таблице, а именно:

воздействие агрессивных сред только одного или двух видов;
более легкие климатические условия эксплуатации (например, 

в случае, когда изделия в соответствии с ГОСТ 15150—69. разд. 5 
предназначены для эксплуатации только в определенном геогра
фическом пункте или ограниченном районе);

воздействие агрессивных сред в течение 0,5 срока службы и 
мемее установленного в стандартах и технических условиях для 
изделии конкретного химосгойкого исполнения, то при технико- 
экономическом обосновании по согласованию с изготовителем 
(разработчиком) допускается использование изделия ме.хнмо- 
стойкого исполнения или химостонкого исполнения, но менее жест
кою. чем требуется для данного микроклиматического района.

10. Если для изделий установлены более жесткие условия экс
плуатации но сравнению с указанными в «. 6 и таблице, то при 
технико-экономическом обосновании.

допускается эксплуатация изделий конкретных хнмостойкнх ис
полнений но таблице, если допустимы отклонения сроков службы 
м (или) других параметров изделий от установленных в стандар
тах и технических условиях для изделий конкретного химостойко- 
го исполнения; при этом возможность эксплуатации в заданных 
условиях и ее сроки, значения климатических факторов и концен
трация агрессивных сред, допускаемые отклонения сроков службы 
и (или) других параметров изделий, а также (при необходи
мости) дополнительные требования по обслуживанию изделий, 
устанавливают в стандартах и технических условиях на изделия 
конкретных серин и типов или согласовывают с разработчиком 
(изготовителем);

по согласованию между разработчиком и заказчиком изготов
ляют изделия, специально предназначенные для эксплуатации в 
ладанных условиях.

11. Изделия, предназначенные для эксплуатации при кратко
временном и периодическом воздействии жидких специальных 
сред группы 6. должны изготовляться со степенью защиты ие 
ниже 1Р44 по ГОСТ 14254—80 с применением стойких к этим спе
циальным средам материалов и (или) защитных покрытий, сопри
касающихся со средой.
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12. Конструктивное исполнение изделий, предназначенных дли 
эксплуатации при воздействии специальных сред групп 1—3, 5 в 
жидком состоянии или труни 46; 7, устанавливают в процессе 
разработки в зависимости от заданного срока службы изделий.

13. В стандартах и технических условиях на изделия конкрет
ных серий или типов должны быть ссылки на соответствие тре
бованиям настоящего стандарта.

14. Мархировха изделий должна соответствовать ГОСТ 
18620 -80 , при этом вид хнмостойкого исполнения указывают в ка
честве дополнительного обозначения.

15 Срок службы изделий в химостойком исполнении выбира
ют из ряда, установленного в стандартах на изделия конкретных 
серий и типов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИИ, НА KOIOFL'a РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТ

Электрические машины (электроднпгатели, компенсаторы, генераторы, пре
образователи, усилите.!;', сельсины, вращающиеся трансформаторы. фазовраща
тели и фазоршуляторы нвдукпновпыо, датчики индукционные, тахосенераторы, 
преобразовпгели «угол—код», электромагнитные муфты и др.).

Агрегаты и электромехзнизмы.
Трансформаторное оборудование, трансформаторы и реакторы с частотой 

до 400 Гц включительно
Электрические аппараты.
Коммутационные аппараты распределении энергии, зашиты и управления 

приемниками энергии переменного напряжения с частотой до 400 Гц вклю
чительно и постоянного напряжении до 1000 и свыше 1000 В, электромагниты, 
электросварочные аппараты, в том числе электросварочные контактные машины 
и др.

Электротермичтчгкие изделия, в том число электронагревательные приборы 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода

Установочные и присоединительные изделия и арматура для переменного 
с частотой до 400 Гц включительно и постоянного напряжения (соединители, 
ответвительные устройства, монтажные планки, держатели предохранителей, 
клеммы, патроны и ламповые панели, арматура для кабельных и воздушных 
линий электропередач, контактных сетей, светотехническая арматура и др.).

Светотехнические приборы, комплекты, комплексы.
Источники света электрические (кроме ламп накачки ОКГ).
Изоляторы, вводы и системы изоляторов
Химические источники тока.
Физические источники тока.
Топливные элемента.
Хемогронные приборы.
Конденсаторы силовые (в том числе пуекорогу.тирующие, фазосдвнгаюшие) 

на промышленную частоту.
Силовые полупроводниковые приборы
Полупроводниковые преобразователя электроэнергии
Бесконтактные средства управления.
Комплектные .электротехнические изделия, комплектные распределительные 

устройства на напряжение свыше 1000 В, трансформаторные подстанции, пере
движные электростанции, конденсаторные установки, комплектные электропри
воды, комплектные устройства на напряжение до 1000 В (ИКУ). элсктроагре- 
гагы и электростанции с двигателями внутреннего сгорания, комплектные си
стем ы электропитания.

Высокочастотное электрооборудование
Кабели, провода, шнуры.
Электроугольныс изделия.
Механические и комбинированные бы; on wo электроприборы.
Электротранспорт (кроме магистральных электровозов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ. ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Термин Пояснение

1. Агрессивные среды
2. Встроенный элемент
3. Массовая концентрация

4. Объемная концентрация

о. Предельно допустимая кон
центрация (ПДК)

6. ПДК р.з.
7. Рабочая зона

Ь. Рабочий раствор

\ /  9. Спеаиальиые среды

10. Среды заводнения

П. Среды заводнения А
12. Среды заполнения В

13. Стойкость

14. Хнмостойкое исполнение

15. Номинальные условия охс- 
ллуатации

По ГОСТ 21120—75 
По ГОСТ 15150-69
Масса вещества (мг) в 1 к ' газовоздуш- 

ной смеси
Число объемов газа в 100 объемах газо

воздушной смеси. %
Предельно допустимая концентрация хи

мического соединения, утвержденная в 
установленном порядке, значение которой 
при длительном воздействии не пызыяаег 
э организме человека патологических из
менений. мг/м1 

ПДК п рабочих зонах 
Пространство высотой до 2 м над уров

нем пода или площадки, на которых на
ходится места пребывания работающих 

Растворы или составы для дезинфекции, 
дегазации, дезактивации или стерилизации 
изделий, состав которых определяется нор
мативно-технической документацией

Среды (неорганические и органические 
соединения, масла, смазки, растворители, 
топлива, рабочие растворы, рабочие тела), 
внешние по отношению к изделию, кото
рые вызывают или могут вызвать огра
ничение или потерю работоспособности из
делия в процессе эксплуатации или храпе
нии

Среды (кроме воздуха), используемые 
для заполнения объемов, в которых эхе- 
влуат ируется изделие 

Азот, аргон или их смеси е воздухом 
Среды заполнения, за исключением сред 

заполнения А
Свойство изделия сохранять работоспо

собность во время и после воздействия за
данных значений определенного фактора 
внешней среды в течение срока службы 

Исполнение изделий, стойких к воздейст
вию агрессивных сред 

Совокупность номинальных значений 
физических величин, являющихся внеш
ними воздействующими факторами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательнее

Перечень видов специальных сред

Вад самшалььоД среды Буквенное 
обеспечение или формуле

Агрегвптве состояние прн воздействии ла ипделне

Моиипальчое неох*е« значение 
коацеитрмдо сие* и налlкой среди при диктелкмом кидиДстиаи

Специальные среды групп 1, 2, 3

Все виды - Газообразное, |ПДК р.3.
парообразное

Специальные среды группы 4

Аргон Аг Газообразное 90%
Аргон+ азот Ar+N, То же 90% Аг
Гелий Пе » 90%
Азот N. » 90%

Специальные среды группы 5
Окислы а .и) га в пере- N0, Газообразное 5 мг/м»

счете на N0*
Аммиак NH, То же 20 мг/м*
Л мял — ПДК р- 3.
Гетнл _ > 10 ПДК р з.
Сероводород II,S > 10 мг/м3
Серы двуокись SO, > 10 мг/м5
Серы трехокись н сер- SOj и HjSO« > 1 мг/м3

ная кислота Золь 1 мг/м»
Хлор Cl, Газообразное 1 мг/м»
Хлористый водород IfCI То же 5 мг/м*
Озон 0 , » 0,1 мг/м*
Углекислый газ с о , ЗОСОО мг/м1
Другие виды, помимо Гало- иди паро ПДК р. 3.

указанных выше образные
Смеси

Аммиак-»- сероводород NH*+H*S > <20+10» мг/м»
Двуокись серы+хло- SOj+HCl 9 (10+5) мг/м1

ркстый водород
Трехокись сери+оиис- SO, + N,Ot * <1 +5» мг/м3

лы азота з пересчете на
NjO>

Трехокись ееры + водо- SO, kHCI » (1+5) мг/м1
род хлористый

Трехокись серы+ дву- S02 +  S0, > (1 +  10) мг/м*
окись серы

Хлористый водород+ HCI+NHj > (5 + 20) мг/м»
аммиак У
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Прооолжение

Вц специально* среди Буквенное обознагейте 
ми формул*

Агрегатное состояние 
ир« воздействии «а изделие

Номиналное 
верхнее значение концентрации спе
циальной среды ври длительном юздействия

Гидроокись натрия

Спениалиные 

NaOH

:реды группы £  

Жидкое 10%-ный раствор
Свсжсгашсиизя яз- Са(ОН), То же 20%-ная взвесь

«есть
5%-ный растворХлорная известь (ос- Са(С!0)С| »

оетленный раствор) 
Раствор № 1—4 _ Жидкое По стандартам к

Рецептура РД То же

техническим усло
виям па изделия 
конкретных серий 
и типов 
То же

Формалин — > 40%-мый раствор
Формалин-креолино- — » В соотношении 3:1

вая смесь 0.06 л/мг поверх-Хлороформ СНС1, >

Кальцинированная NaCO, »
ности орошения 
10%-ный раствор

сода
Натрий хлористый NaCI > Насыщенный рас

твор
16 г/кг раствораБорная кислота-)- H.iBOi+NaiSOj >

тиосульфат натрия
.Специальные ерелы< группы 7

Все пилы Жидкое По стандартам и 
техническим уело- 
пиям ка изделия 
конкретных серий 
и типов

Пр и м е ч а н и я :  '
1. Привсдошше номинальные значения концентрации агрессивных сред, кро

ме гептила. соответствуют ПДК р. з.
2. Частота и метод обработки изделий специальными средами группы о — 

в соответствии со стандартами н техническими условиями на изделии конкрет
ных серий и типов.

3. Для сред группы 4 минимальная продолжительность воздействии при 
использовании в качестве контрольных; — 300 ч для аргона и аргопа 4-азота. 
24 ч для гелия; остаточная хониетграиия аргона в средах заполнении — 1.5%.

4. Виды и значения концентрации специальных сред групп 1—3.5 в жид
ком состоянии устанавливают при необходимости а технических заданиях и 
(или) в стандартах и технических условиях ка изделия конкретных серий или 
типов.



ГОСТ J4M J-81  Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ, К КОТОРЫМ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ 8 ЧАСТИ СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Электрические машины (электродвигатели, генераторы, компенсаторы, пре
образователи. усилители, сельским, вращающиеся трансформаторы, фазовраща
тели и индукционные фазорегуляторы, индукционные датчики, тахогсисраторм, 
преобразователе «угол—код»).

Агрегаты и электромсхатпамы.
Трансформаторное оборудование, трансформаторы и реакторы с частотой 

до 400 Гц включительно, напряжением до 1000 В.
Электрические аппараты (коммутационные аппараты распределения энергии, 

защиты и управления приемниками энергия переменного с частотой до 400 Гц 
включительно и постоянного напряжения до 1000 В, электромагнитные муфты, 
электромагнит электросварочные аппараты, в том числе электросварочные 
контактные машины и лр).

Электротермические изделия, в том числе электронагреватели
Установочные и присоединительные изделия и арматура для переменного 

с частотой до 400 Ги включительно и постоянного напряжения до 1000 В (разъ
емы н соединители, ответвительные устройетиа, монтажные планки, держатели 
предохранителей, клеммы, патроны и ламповые панели, арматура для кабель
ных линий и линий электропередач, контактные сети, светотехническая арма
тура).

Светотехнические приборы, комплекты, комплексы.
Источники света электрические (кроме ламп накзликамим ЭКГ).
Изоляторы на напряжение до 1000 П, пиоды и системы изоляторов.
Химические источники тока.
Физические источники тока.
Комплектные электротехнические изделия на напряжение до 1000 В:
комплектные устройства (НКУ), трансформаторные подстанции, комплект

ные электроприводы.
Кабели, провода, шнуры.
Элехтроуголыше изделия.
Электротранспорт (кроме магистральных электровозов).



Стр. О ГОСТ 24632—81

ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Справочное

ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ п р и м е н е н и я  и з д е л и й  х и м о с т о и к о г о  
ИСПОЛНЕНИЯ

Ска хпыо*
СroAsoroН<К0.1И«ЧИ* Обхаете прямеяснш

XI Оборудование предприятий химической и нефтехимической 
промышленности для эксплуатации и условиях УХЛ4 по ГОСТ 
15150—69

Х2 Оборудование предприятий химической и нефтехимической 
промышленности ДЛЯ эксплуатации в  условиях УХЛЗ. УЗ или 0 4 .  
сельскохозяйственных помещений с агрессивными средами д л я  
эксплуатации в  условиях УХ Л и л и  У. з  также оборудование, 
располагаемое п шахтах п рудниках в условиях УХЛ

лЗ Оборудование предприятий химической и нефтехимической про
мышленности, сельскохозяйственных помещений с агрессивными 
средами, шахт и рудников в любом микроклиматическом районе, 
оборудование судов, расположенное в местах, где имеются аг- 
рсосианые среды, а также оборудование предприятий химичес
кой промышленности я условиях УХЛ4 при концентрации аг
рессивных сред от ПДК р- з. до 3 ПДК р. э.
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Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Группа Е02

Изменение М | ГОСТ 24682—81 Изделия влекгротехничесхне. Общие техниче
ские требования в части стойкости к воздействию специальных сред
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.88 
74 2416 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункт I. Заменить слова: «а агрессивных средах, перечень которых пра
веден а обязательной приложении I» на «в специальных средах (перечень тэ- 
дел л й приведен в обязательном приложении 1)».

Пункт 3. Заменить слова: «Изделия должны быть стойкими х воздействие 
специальных сред, классификационные группы которых приведены ниже» нз 
«Классификационные группы специальных сред приведены ниже»; «контрольные» 
на «испытательные».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Все изделия по настоящему став- 
дзрту являются стойкими к воздействию газо- и парообразных сред групп 1—3, 
4а. а нсармнрозанные элетрокерзмнческие изделия — также к воздействию 
условий эксплуатации, соответствующих хлкостойкви исполнениям XI, Х2 и 
ХЗ, при этом в стандартах и технических условиях конкретных серий или ти
пов эго не укалывают».

Пункт б после слов «не превышает 0,4л дополнить словами: «(для SO,. 
H»SO« и СО»—0.3)»: заменить слова: «используют изделия химостойкого вт- 
полнеиня» на «используют изделия нехимостойкого исполнения».

Пункт 7. Таблица. Для вида химостойкого исполасния Х2 заменить значв- 
пне номинальных условий эксплуатации: 0,4 на 04, для вида химостойкого ис
полнения ХЗ изложить в новой редакции:

Н О М И И * 4 Ь Я Ы « J C .1 9 SH X  * К С Ь Л т » Т 4 Г.И»

8 и д  ХИМ<-ГТО(Ь«ОГО 
■ К П О З п 'К Л Я •  ЧА СТИ  к д м у ц н ч с с *  

* Я Х  ф А К Т О О и м  ПО
г о с т

а  ч а с т и  м о и и е ч г г - а и и г  
* r v * c c « » n u j  с р е д

SrpH  J L l* T » J b r .( IM
• и в Д ( В < т » и и *

Э ф ф ш т * » и м *  |Н « Ч « -  
к и я  « ч и щ т г р а ц к »

В 3 . 5 П Д К  р л . * * ( 0 .4 - 1 )  П Д К  р а

Х З
У Х Л 4 3  П Д К  Р В . ( 1 - 3 )  П Д К  р а

У Х Л З . б :  У З , 5 2  П Д К  р л . * * * ( 1 - 2 )  П Д К  р . А

17)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24682—81)
•таблицу дополнить сноской’**: «*** Допускается эксплуатация изделий при 

концентрации H?S до 3 ПДК р.з.*;
примечание 1. Заменить слова: «20 ПДК р.з.» из «20-кратного номиналь

ного значения или; п течение 0.5 % срока службы до 10-кратиого. в течение 
1 % срока службы — до 5-кратного, п течение 1,5 Но сроха службы — до 
З-крзтиого, в течение 2 % срока службы — до 2-кратного».

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. При условии согласования в соот
ветствии с ГОСТ 2.124—85 допускается использовать изделия вехкмостойкого 
исполнения или химостойкого исполнения с меньшим номером я обозначения, 
если для изделий установлены более легкие условия эксплуатации по сравне
нию с указанными в пп. 6, 7 и таблице, а именно:

воздействие агрессязных сред только одного нлн двух вкдоо: 
более легкие климатические условия эксплуатации (например, в случае, 

когда изделия в соответствии с ГОСТ 15150—69, рзэд. 5 предназначены для 
эксплуатации только в определенном географическом пункте или ограниченно* 
районе); , ,

время воздействия агрессивных сред (соответствует сроку L по ГОСТ 
21126—75) в течение 0.5 и «свое срока службы, установленного в стандартах я 
технических условиях ва конкретные изделия».

Пункт 10. Заменить слова: «с разработчиком (изготовителем)» на «в соот
ветствии с ГОСТ 2 124—85»

Пункт 15. Заменить слово: «типов» ма «типов вехкмостойкого исполнения». 
Приложение 1. Четвертый абзац. Заменить точху на двоеточие; 
пятый абзац. Заменить слово: «Коммутационные» «а «коммутационные»: 
шестой абзац. Заменить слова: «хультурчо-бытопого назначения и хозяй

ственного обихода» на «народного потребления»;
восьмой абзац. Заменить слово; «светотехнические» на «светотехнические да- 

дели*, в том числе светотехнические»;
девятый, десятый абзацы изложить в новой редакции: «Электрические яс- 

точники света (кроме ламп накачки ОКГ),
Электроксрамкческие изделия, в том числе изоляторы н системы изолято

ров»;
семнадцатый абзац Заменить слово: «полупроводниковые» на «силовые *о- 

луп ровод никовые»;
восемнадцатый абзац. Заменить слозо: «бесяонтаггные» яа «силовые бес

контактные»;
девятнадцатый абзац. Исключить слова: «передвижные ьлектростанцю»; 

после слов «с двигателем внутреннего сгорая*я» дополнять словами: «я элеяг-

(Продолжш/ии см. с. /И )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24682—9!) 
ростанцни других типов»; заменить слово; «электропитания» из «электроснаб
жения»; • _ ,

последний абзац изложить в новой редакции; «Электротранспорт (комплект
ное изделие о целом)*.

Приложение 2 Графа «Пояснение» Дли термина 9 заменить слова: «(неор
ганические и органические соединения» на «(агрессивные среды, среды запол
нения, испытательные среды, специальные охлаждающие жидкости».

Приложение 3. Таблица. Головка. Последнюю графу дополнить словами: «пли 
(для группы 5) ПДК ра>;

заменить слова: «Специальные среды группы» на «Специальные среды груп-

графа «Номинальное верхнее значение концентрации специальной среды 
при длительном воздействии иди (дли группы 5) ПДК р.з.*. Для гепгила 
заменить значение: 10 ПДК рл. на ПДК р з ;  ДЛЯ вида «Борная хнелота +

(Продолжена» см с. 174)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24682—. 
тиосульфат натрия» заменить значение.' «26 г/кг рзстзора* на «16 г/кг рас;а< 
Hj BO j с содержанием 1 % тиосульфата натрия»;

примечание 1 наложить в новой редакции: «1. Номинальное значение ко 
центр а ими агрессивных сред (группы 5) — в соответствии с п. 7 и таблиц 
настоящего стандарта».

Приложение 4. Седьмой абзац изложить в новой редакции: «Светотехнике 
кие изделия, а том числе светотехнические приборы, комплекты, комплексы»; 

восьмой абзац. Заменить слова: «накаливания ЭКГ» на «накачки ОКГ». 
Приложение 5. Графа «Область применения*. Для исполнения Х2 исхл) 

чать слова- «сельскохозяйственных помещений с агрессивными средами дли .. 
еллуатацнк в условиях УХЛ или У»; заменить слова: «рудниках в условв 
УХЛ» на «рудниках в условиях УХЛ3.5; УЗ.5»; для исполнения ХЗ доводит 
словами, «и оборудование сельскохозяйственных помещение с агрессивны» 
средами для эксплуатации в условиях УХЛ3.5; УЗ,5»; заменить слово; «нмхрт 
климатическом» на «макроклиматическом».

(ИУС N» 11 1985 г.)



Изменение К" 2 ГОСТ 24682—81 Изделия электротехнические. Общие 
технические требования в части стойкости к воздействии) специальных 
сред
Принято Межгосударственным советом но стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  41 от 24.05.2012)
Зарстнсгрироваио Бюро но стандартам МГС № 6607 
За принятие изменения проголосовали национальные органы но стандар
тизации следующих государств: Л /. AM. BY, GE, KZ, KG, MD. RU, TJ, 
TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004|
Дату введения в действие настоящею изменения устанавливают указан
ные национальные органы по стандартизации*'

Пункт I. Заменить слова: *в обя зательном приложении 1* на «в ГОСТ 
15543.1, приложение 2*.

Пункт 2. Заменить слова: *в справочном приложении 2» на «в ГОСТ 
31119*. разд. 3»:

дополнить сноской:
• • Г О С Т  31119—2002 р азработан  н а  о сн о в е  п р ям о го  п р и м е н ен и я  Г О С Т  Р 

5 1S01 — 2001».

Пункты 3. 4 изложить в новой редакции:
«3. Изделия должны быть стойкими к воздействию специальных сред, 

классификационные группы которых приведены в ГОСТ 31119, и. 4.1.
4. Требования в части стойкости к воздействию специальных сред встро

енных элементов комплектных изделий, а также изделий, предназна
ченных для эксплуатации в газо- и парообразных средах труни 1—3. 4а. 
предъявляют но ГОСТ 31119. пп. 4.2.4.3».

Пункт 5 исключить.
Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Гру ппы условий эксплуатации, транспортирования и хранения из

делий в части воздействия газо- и парообра зных агрессивных сред (груп
па 5) принимают по ГОСТ 31119. п. 4.4».

Пункт 7 исключить.
Пункты 8—12 наложить в новой редакции:
«8. Требования к группе условий агрессивности XI предъявляют по 

ГОСТ 31119. п. 4.6.

• Д а т а  н л е л е н и я  ■ дсй стп м с  ма т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 3 - 0 1 - 0 1 .

I



(Продолжение Изменения ЛЬ 2  к ГОСТ 246X2— 8!)

9. Если для изделий установлены более легкие условия эксплуатации 
по сравнению с указанными в и. 6. то применяют требования по ГОСТ 
31119.П. 4.7.

10. Если для изделий установлены более жесткие условия эксплуата
ции по сравнению с указанными в п. 6. го применяют требования по 
ГОСТ 31119, и. 4.8.

11. Для изделий, предназначенных для эксплуатации при кратковре
менном и периодическом воздействиях жидких специальных сред груп
пы 6. следует применять требования по ГОСТ 31119, п. 4.9.

12. Конструктивное исполнение изделий, предназначенных для исполь
зования при воздействии неагрессивных специальных сред. — но ГОСТ 
31119. п. 4.10».

Пункт 13 исключить.
Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Требования к маркировке и продолжительности срока службы 

изделий, на которые распространяется настоящий стандарт. — но ГОСТ 
31119. пп.4.11 и 4.12 соответственно».

Пункт 15 исключить.
Стандарт дополнить пунктами — 16. 17:
«16. Типовые формы записи в стандартах и ТУ на изделия по ГОСТ 

31119, пп. 4.13.1-4.13.5.
17. Сравнение групп специальных сред и видов исполнений изделий, 

установленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения № 2 и 
после его принятия приведено в приложении I».

Приложения 1, 2 изложить в новой редакции:

2



(Продолжение Изменения №  2  к ГОСТ 24682—81)

«Приложение 1 
Справочное

Сравнение групп специальных сред и видов исполнений изделии, ус
тановленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения №  2 и 
после его принятия

Н а и м е н о в а н и е  
гр у п п ы ,  и с  п о л и с  

имя

Н а л и ч и е  трупп,  
и с п о л н е н и й

Примечание
но ГО С Т  
2 4 6 S 2 - - 8 1 

бет  И зм ен е  
иин №  2

по Г О С Т  
2 4 6 S 2 - K I  с 
И зм ен е н и е м  

N  2

1. Классификаци
онные группы 
специальных 

сред

+ + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены 

некоторые 
формулировки

2. Группы условий 
агрессивности в 

части воздействия 
агрессивных сред, 
обусловленного 

их содержанием в 
атмосфере на 

открытом воздухе

+ Установлены труппы 
условий агрессивности, 

соответствующие 
разным степеням 

загрязненности места 
расположении изделий. 

Для этих групп установле
ны номинальные значения 
наиболее часто встречаю
щихся агрессивных сред

3.  Группы условий 
агрессивности в 

части воздействия 
агрессивных сред, 

концентрация 
которых превы
шает их содер

жание в атмосфе
ре на открытом 

воздухе

4- + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены некоторые 

формулировки

4. Определение 
химостойкнх 
исполнений 

изделий

4- 4 Увеличено количество 
условий экс ил уатацн и, 

введены ссылкой на
ГОСТ31119

3



(Продолжение Изменения ЛЬ 2  к ГОСТ 246X2— 8!)

Окончание

Наименование
Наличие групп. 

Исполнений
Примечание

И И Я по ГОСТ 
246S2-8I 

бет Измене
ния № 2

по ГОСТ 
24682-81 с 
И тиснением 

.4) 2

5. Требования к 
особенностям 
эксплуатации 

изделий различ
ных химостойких 
исполнений при 
облегченных и 
ужесточенных 

условиях 
агрессивности

+ + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены 

некоторые формулировки

6. Типовые формы 
записей требова

ний по воздей
ствию в специ
альных. в том 
числе агрессив

ных средах в 
стандартах и ТУ 

на изделия

+ Введено ссылкой на 
ГОСТ 31119, пп. 4.13.1- 

4.13.5

Приложение 2 
Обязательное

Порядок введения в действие И зменения № 2 ГОСТ 24682—81

Дата введения в действие настоящею изменения с учетом введения в 
действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующих! факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2012;

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения, указанной в и. 1), после этого 
срока стандарт отменяется».

4



(Продолжение Изменения №  2  к ГОСТ 24682—81)

Приложения 3—5 исключить.
Стандарт дополнить разделом — «Информационные данные»: 

«Информационные данные

1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государстве иного 
комитета СССР по стандартах! от 09.04.81 № 1923

2. Введен впервые
3. Ссылочные нормат ивно-технические документы

О бо значени е  Н Т Д . п а  ко то р ы й  лапа  ссылка Н о м е р  пункта , пр и л о ж ен и я

ГОСТ 15543.1—S9 
ГОСТ 31119-2002

1
2, 3, 4. 6. 
12. 14. 16.

8, 9, 10, И , 
приложение 1

4. Ограничение срока действии снято Постановлением Госстандарта
от 29.10.92 № 1466».

(ИУС № 2 2013 г.)
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Изменение К" 2 ГОСТ 24682—81 Изделия электротехнические. Общие 
технические требования в части стойкости к воздействии) специальных 
сред
Принято Межгосударственным советом но стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  41 от 24.05.2012)
Зарстнсгрироваио Бюро но стандартам МГС № 6607 
За принятие изменения проголосовали национальные органы но стандар
тизации следующих государств: Л /. AM. BY, GE, KZ, KG, MD. RU, TJ, 
TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004|
Дату введения в действие настоящею изменения устанавливают указан
ные национальные органы по стандартизации*'

Пункт I. Заменить слова: *в обя зательном приложении 1* на «в ГОСТ 
15543.1, приложение 2*.

Пункт 2. Заменить слова: *в справочном приложении 2» на «в ГОСТ 
31119*. разд. 3»:

дополнить сноской:
• • Г О С Т  31119—2002 р азработан  н а  о сн о в е  п р ям о го  п р и м е н ен и я  Г О С Т  Р 

5 1S01 — 2001».

Пункты 3. 4 изложить в новой редакции:
«3. Изделия должны быть стойкими к воздействию специальных сред, 

классификационные группы которых приведены в ГОСТ 31119, и. 4.1.
4. Требования в части стойкости к воздействию специальных сред встро

енных элементов комплектных изделий, а также изделий, предназна
ченных для эксплуатации в газо- и парообразных средах труни 1—3. 4а. 
предъявляют но ГОСТ 31119. пп. 4.2.4.3».

Пункт 5 исключить.
Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Гру ппы условий эксплуатации, транспортирования и хранения из

делий в части воздействия газо- и парообра зных агрессивных сред (груп
па 5) принимают по ГОСТ 31119. п. 4.4».

Пункт 7 исключить.
Пункты 8—12 наложить в новой редакции:
«8. Требования к группе условий агрессивности XI предъявляют по 

ГОСТ 31119. п. 4.6.

• Д а т а  н л е л е н и я  ■ дсй стп м с  ма т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 3 - 0 1 - 0 1 .

I



(Продолжение Изменения ЛЬ 2  к ГОСТ 246X2— 8!)

9. Если для изделий установлены более легкие условия эксплуатации 
по сравнению с указанными в и. 6. то применяют требования по ГОСТ 
31119.П. 4.7.

10. Если для изделий установлены более жесткие условия эксплуата
ции по сравнению с указанными в п. 6. го применяют требования по 
ГОСТ 31119, и. 4.8.

11. Для изделий, предназначенных для эксплуатации при кратковре
менном и периодическом воздействиях жидких специальных сред груп
пы 6. следует применять требования по ГОСТ 31119, п. 4.9.

12. Конструктивное исполнение изделий, предназначенных для исполь
зования при воздействии неагрессивных специальных сред. — но ГОСТ 
31119. п. 4.10».

Пункт 13 исключить.
Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Требования к маркировке и продолжительности срока службы 

изделий, на которые распространяется настоящий стандарт. — но ГОСТ 
31119. пп.4.11 и 4.12 соответственно».

Пункт 15 исключить.
Стандарт дополнить пунктами — 16. 17:
«16. Типовые формы записи в стандартах и ТУ на изделия по ГОСТ 

31119, пп. 4.13.1-4.13.5.
17. Сравнение групп специальных сред и видов исполнений изделий, 

установленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения № 2 и 
после его принятия приведено в приложении I».

Приложения 1, 2 изложить в новой редакции:

2



(Продолжение Изменения №  2  к ГОСТ 24682—81)

«Приложение 1 
Справочное

Сравнение групп специальных сред и видов исполнений изделии, ус
тановленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения №  2 и 
после его принятия

Н а и м е н о в а н и е  
гр у п п ы ,  и с  п о л и с  

имя

Н а л и ч и е  трупп,  
и с п о л н е н и й

Примечание
но ГО С Т  
2 4 6 S 2 - - 8 1 

бет  И зм ен е  
иин №  2

по Г О С Т  
2 4 6 S 2 - K I  с 
И зм ен е н и е м  

N  2

1. Классификаци
онные группы 
специальных 

сред

+ + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены 

некоторые 
формулировки

2. Группы условий 
агрессивности в 

части воздействия 
агрессивных сред, 
обусловленного 

их содержанием в 
атмосфере на 

открытом воздухе

+ Установлены труппы 
условий агрессивности, 

соответствующие 
разным степеням 

загрязненности места 
расположении изделий. 

Для этих групп установле
ны номинальные значения 
наиболее часто встречаю
щихся агрессивных сред

3.  Группы условий 
агрессивности в 

части воздействия 
агрессивных сред, 

концентрация 
которых превы
шает их содер

жание в атмосфе
ре на открытом 

воздухе

4- + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены некоторые 

формулировки

4. Определение 
химостойкнх 
исполнений 

изделий

4- 4 Увеличено количество 
условий экс ил уатацн и, 

введены ссылкой на
ГОСТ31119

3



(Продолжение Изменения ЛЬ 2  к ГОСТ 246X2— 8!)

Окончание

Наименование
Наличие групп. 

Исполнений
Примечание

И И Я по ГОСТ 
246S2-8I 

бет Измене
ния № 2

по ГОСТ 
24682-81 с 
И тиснением 

.4) 2

5. Требования к 
особенностям 
эксплуатации 

изделий различ
ных химостойких 
исполнений при 
облегченных и 
ужесточенных 

условиях 
агрессивности

+ + Соответствует. В ГОСТ 
31119 уточнены 

некоторые формулировки

6. Типовые формы 
записей требова

ний по воздей
ствию в специ
альных. в том 
числе агрессив

ных средах в 
стандартах и ТУ 

на изделия

+ Введено ссылкой на 
ГОСТ 31119, пп. 4.13.1- 

4.13.5

Приложение 2 
Обязательное

Порядок введения в действие И зменения № 2 ГОСТ 24682—81

Дата введения в действие настоящею изменения с учетом введения в 
действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических из
делий к внешним воздействующих! факторам и аспектам безопасности, 
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также модер
низируемых изделий — с 01.01.2012;

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводит
ся в течение двух лет после даты введения, указанной в и. 1), после этого 
срока стандарт отменяется».

4



(Продолжение Изменения №  2  к ГОСТ 24682—81)

Приложения 3—5 исключить.
Стандарт дополнить разделом — «Информационные данные»: 

«Информационные данные

1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государстве иного 
комитета СССР по стандартах! от 09.04.81 № 1923

2. Введен впервые
3. Ссылочные нормат ивно-технические документы

О бо значени е  Н Т Д . п а  ко то р ы й  лапа  ссылка Н о м е р  пункта , пр и л о ж ен и я

ГОСТ 15543.1—S9 
ГОСТ 31119-2002

1
2, 3, 4. 6. 
12. 14. 16.

8, 9, 10, И , 
приложение 1

4. Ограничение срока действии снято Постановлением Госстандарта
от 29.10.92 № 1466».

(ИУС № 2 2013 г.)
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