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ГОСТ 31942—2012 
(ISO 19458:2006)

С Т А Н Д А Р ТМ Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

В О Д А

О тб ор  п р о б  д л я  м и кр о б и о л о ги ч е с ко го  анализа

Water. Sampling for microbiological analysis

Дата введения — 2014— 01—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на поверхностные, подземные, питьевые, сточные  

воды, а т акже воду плават ельных бассейнов  и устанавливает общ ие т ребования  к  отбору, транспор
тированию и хранению проб воды, предназначенных для микробиологического анализа.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 596— 89 Реактивы. Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия 
ГО СТ 4159— 79 Реактивы. Иод. Технические условия
ГО СТ 4201— 79 Реактивы. Нат рий углекислы й кислый. Технические условия
ГО СТ 6709— 72 Вода дист иллированная. Технические условия
ГО СТ 9805—84 Спирт изопропиловый. Технические условия
ГО СТ 11086— 76 Реакт ивы. Гипохлорит  натрия. Технические условия
ГО СТ 18300— 87 Спирт  эт иловы й рект иф икованны й технический. Технические условия
ГО СТ 25151— 82 Водоснабжение. Термины и определения
ГО СТ 27065— 86 Качество вод. Термины и  определения
ГО СТ 27068— 86 Реакт ивы. Нат рий серноват ист окислый (натрия т иосульф ат ) 5-водный. 

Технические условия
ГО СТ 30813— 2002 Вода и водоподгот овка. Термины и определения  
ГО СТ 31861— 2012 Вода. Общ ие т ребования к  от бору проб  
ГО СТ 31862— 2012 Вода питьевая. Отбор проб

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
3.1 В  наст оящ ем ст андарт е применены  т ермины по ГО СТ 25151. ГО С Т 27065 и  ГО СТ 30813.

Издание официальное
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4 Точки отбора проб
4.1 Точка отбора проб должна обеспечивать представительные характеристики места отбора и 

учитывать лю бы е вертикальные, горизонтальные и временные изменения и должна быть однозначно 
идентиф ицирована в соответствии с  общ ими требованиями ГО С Т 31861, ГО СТ 31862. включая допол
нительные требования для микробиологии.

4.2 Точки отбора проб выбираю т  в зависимост и от  цели анализа, например.
- при исследованиях пит ьевой воды  цент рализованных сист ем пит ьевого водоснабжения обя

зат ельна точка от бора воды, пост упаю щ ей в  распределит ельную  сеть для потребления, а т акже  
т очки в  различны х мест ах разводящ ей сети с учет ом т упиковых участ ков, заст ойны х зон. точек, 
наиболее удаленны х от  ст анции, на возвыш енных и низких участ ках магист ральных распредели
т ельны х сетей, в резервуарах —  накопит елях воды, в  уличны х водоразборны х уст ройст вах (колон
ках) и  т. п.;

- в  поверхност ных водоемах пробы должны быть от обраны в мест ах водопользования (в м ес
т е водозабора, рекреации, в черт е населенны х пункт ов и т. п.);

- при выявлении источников загрязнения в водот оках (прот очных водоемах) т очки распола
гаю т  до источника загрязнения и ниже (не далее 500 м) по течению, в ст воре полного смеш ения  
(исходя из данны х гидрологического режима): на непрот очных водоемах (озерах, водохранилищах, 
морях) т очки от бора проб  располагаю т  во все ст ороны от  источника загрязнения (в радиусе 500 м) 
и в  первую счередь вдоль берега:

- влияние загрязнения на зону рекреации оценивают  от бором проб на расст оянии 1 км выш е по  
т ечению от  зоны  рекреации на водот оках и  на расст оянии 0 .1— 1 км  в  обе ст ороны на непрот очных  
водоемах и в море, а т акже в границах зоны рекреации;

- при  от боре проб в  нижних бьеф ах плот ин гидроэлект рост анций следует  учит ыват ь воз
можност ь обрат но направленны х т ечений при смене реж им а работ ы  ст анции, при перепадах сбро
са воды через плот ину:

- для  конт роля т ехнологических реж им ов очист ки и  обеззараживания на ст анциях водопод
гот овки пит ьевой воды  и обезвреживания сточных вод пробы  от бирают  до и после каждого этапа  
т ехнологического процесса и обязат ельно на вы ходе с очист ных ст анций. При исследованиях эф 
ф ективности обеззараживания точки отбора проб должны быть выбраны  до и после полного завер
ш ения процесса обеззараживания (например, по ист ечении т ребуемого времени конт акта воды с 
обеззараживаю щ им средст вом).

4.3 Принимая во внимание неоднородность гидравлической системы, следует учитывать возмож
ность различия результатов анализа при отборе проб в точках с  нестабильными условиями, например.

- при отборе поверхностных и глубинных проб, при загрязнении проб поверхностной пленкой на 
воде. В некоторых случаях (например, озеро, бассейн) содержание микроорганизмов в поверхностной 
пленке воды может быть в 1000 раз выше, чем воды под пленкой;

- в водопроводной сети с  интенсивным и низким разборами воды, в том числе тупиковых участ
ках. застойных зонах и т. п.;

- в пробах воды, отобранных из хорош о перемеш анной массы воды в резервуаре и на входе в 
резервуар.

4.4 При выборе т очки от бора проб следует  учит ыват ь влияние  ф изических ф акт оров (т ем
пературы. скорост и т ечения и др.) и химических ф акт оров (pH. возможное наличие т оксичны х для  
микроорганизмов вещ ест в и др.). кот оры е могут  от рицат ельно влият ь на выживаемост ь и ст а
бильност ь ф изиологического сост ояния исследуемых организмов.

5 Общие требования к отбору проб
5.1 Общ ие требования к отбору проб —  п о  ГО СТ 31861. ГО СТ 31862.

П р и м е ч а н и е  — В приложении А  приведены полученные из литературных источников [1] рекомендуе
мые и допускаемые значения времени хранения проб от отбора до анализа и температуры хранения проб. Ука
занные в приложении А  сроки хранения являются экспериментальными и зависят от типа воды, физиологическо
го состояния микроорганизмов под влиянием различных факторов (например, дезинфекции) и метода анализа. 
Поэтому в практической работе  следует руководствоваться значениями максимального срока хранения пробы, 
включая транспортирование, и температуры хранения, установленными в ГОСТ 31861. ГОСТ31862 и в стандартах 
на определение конкретного показателя (при их наличии).
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Но допускается:
- пробу воды, предназначенную для микробиологического анализа, использовать для измерения 

температуры  или другого измеряемого на месте от бора проб  показателя:
- ополаскиват ь емкост и для от бора проб перед от бором проб.
При отборе проб должны быть обеспечены асептические условия (чистые руки или стерильные 

перчатки) и защита проб от пыли и попадания брызг.
5.2 Количество и частоту отбора проб устанавливают в зависимости от цели анализа. Примеры 

расчетного количества анализируемых проб, необходимого для определения средней концентрации 
микробов в воде с  заданным отклонением при количественном определении методом культивирования 
микроорганизмов, приведены в приложении В.

5.3 Для отбора проб применяют чист ые ст ерильны е  емкости, изгитовленные из стекла или по
лимерных материалов (наприм ер , полипропилена, полистирола, полиэтилена, поликарбоната), не ока
зы ваю щ их влияние на жизнедеят ельност ь микроорганизмов. Для многократного применения пред
почтительны емкост и из  стекла; емкости из полимерных материалов используют как одноразовые.

П р и м е ч а н и е  — Если емкости изготовлены из иного материала, то следует иметь в виду возможность 
его влияния на адгезию микроорганизмов к поверхности этого материала, экстракцию веществ из емкости при 
контакте с водой, критическое значение тангенциального поверхностного натяжения.

5.4  Д ля отбора проб погружением в чист ую  воду используют емкости, которые должны быть сте
рильными как внутри, так и снаружи и защ ищ ены от загрязнений при хранении после стерилизации, 
например упаковыванием в плотную бумагу, алюминиевую ф ольгу или пакеты из полимерных матери
алов. пригодных для стерилизации.

П р и м е ч а н и е  —  Упаковку открывают перед началом отбора пробы. После отбора пробы ее можно ис
пользовать в качестве средства защиты при транспортировании пробы.

При использовании емкости, не защ ищ енной снаружи от  загрязнений, непосредственно перед 
погружением в воду необходимо обработ ат ь ее  внеш нюю поверхность дезинф ектантом, например 
96% -ным этиловым спиртом по ГО С Т 18300‘ . и сразу же высушить. О днако этот способ не подходит при 
анализе спорообразующ их бактерий.

5.5 Емкости для отбора проб должны быть оснащ ены плотно закрывающ имися пробками (сили
коновыми. резиновыми), или  пластмассовыми закрывающ имися нажатием крыш ками, или завинчива
ющ имися металлическими или пластмассовыми крышками. Пробки и кры ш ки должны выдерживат ь  
условия ст ерилизации.

Горловины емкост ей для многократ ного использования должны быть защ ищ ены  от внешнего  
загрязнения колпачками из ф ольги или плот ной бумаги, не разруш ающ имися после ст ерилизации.

П р и м е ч а н и я
1 Металлические крышки, особенно из алюминия, после стерилизации в автоклаве могут стать токсичными 

по отношению к микроорганизмам. Это влияние устраняют путем использования термо- и водостойких прокладок.
2 Некоторые виды материалов из хлопка, используемых в качестве пробок для стеклянной посуды, при дли

тельном воздействии высоких температур при стерилизации могут стать токсичными, что при возможном контак
те с водой при транспортировании может повлиять на результаты анализа. В связи с этим не допускается 
применять ватные пробки.

3 Надевающиеся нажатием пластмассовые крышки, прикрепленные к емкости, имеют несколько преимуществ:
- обладают такой же надежностью от протечек, как и закручивающиеся крышки:
- остаются стерильными при заполнении емкости, будучи связанными с емкостью и тем самым защищенны

ми от загрязнения.

5.6 С т ерилизацию и  конт роль емкост ей для от бора проб  проводят  в  соот вет ст вии с т ребо
ваниями приложения ДА.

Прост ерилизованныв емкости должны иметь маркировку с указанием дат ы  ст ерилизации для  
последую щ его учет а уст ановлеш ю го срока хранения.

5.7 При от боре проб воды, подвергнут ой обеззараживанию  с  помощ ью дезинф ект анта, необ
ходим о проводит ь его инакт ивацию в соот вет ст вии с т ребованиями приложения ДБ.

Если инактивация дезинф ект ант а  невозможна или невыполнима для конкретных условий, то 
инф ормацию об этом заносят в акт  от бора проб.

’  В Российской Федерации применяют спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300—87 или по 
ГОСТ Р  51652—2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».
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Емкость, в  случав внесения инакт ивирующ его вещ ест ва (т иосульф ат а натрия) до ее ст ери
лизации. должна иметь соот вет ст вующ ую маркировку.

5.8 Вместимость емкости для отбора проб должна соответствовать объему воды, необходимому 
для определения всех требуемых микробиологических показателей. В больш инстве случаев вмести
мость емкости для отбора проб должна быть не менее 500 см 3, чти, как правили, дост аточно для  
определения 4— 5 индикат орны х  микроорганизмов. В некоторых случаях необходимо использовать 
больший объем пробы, например для анализа питьевой воды, расф асованной в емкости.

Если для анализа необходимы очень больш ие объемы, например  при определении вирусов, цист 
амеб и Giardia, ооцист Cryptosporid ium  анализируют десятки и сотни литров воды, то, чтобы избежать 
трудностей ручного обращ ения, охлаждения и перемещ ения таких объемов, рекомендуется провести 
концентрирование (флокулированием, центриф угированием или ф ильтрованием). При зт ом  M o iy i  ис
пользоваться перистальтические насосы со  стерильными ш лангами. После концентрирования на точке 
отбора концент рат  пробы транспортируют в лабораторию.

5.9 Ст ерильную емкост ь для отбора проб  от крываю т  непосредст венно перед от бором про
бы. удаляя пробку вмест е со ст ерильным колпачком. Пробка и края емкости не должны касаться п о 
ст оронних  поверхностей.

После наполнения емкость немедленно закрывают ст врилы ю й пробкой, обеспечивающ ей гер
мет ичност ь и не намокаю щ ей при транспорт ировании, и ст ерильным колпачкам. При заполнении 
емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью  налитой воды, чт обы пробка  
ни Ш еяииилась при  mpuHunupniupouuHuu и для обеспечения перемеш ивания пробы перед анализом.

5.10 Отбор проб должен бы ть выполнен обученным персоналом. Процедура обучения и опреде
ления компетентности персонала, отбирающ его пробы, должна быть документально оф ормлена.

5.11 Отбор проб проводят продезинф ицированными [например, обработ кой эт иловым спирт ом  
по ДВ1.1 (приложение Д В ) или дезинф ицирую щ ими салф ет ками для индивидуального пользования) 
непосредст венно перед от бором  руками или в стерильных перчатках.

5.12 Дополнительный к 5.3— 5.7 пиричинь  оборудования, материалов и реактивов, необходимых  
при отборе проб, приведен  е приложении ДВ.

6 Процедура отбора проб

6.1 О т бо р  п р о б  в о д ы  из крана

6.1.1 Пробы воды из крана отбирают с целью определения.
а ) качества воды в магистральных распределительных сетях, поступающ ей от производителя;
б) качества воды, поступающ ей до  крана потребителя по внутридомовой распределительной сети, 

которое может меняться внутри здания;
в) качества воды, ф акт ически  потребляемой из крана (возможно, загрязненного). Такие пробы 

отбирают для оценки качества питьевой воды в особы х случаях, например при регистрации инф екци
онных заболеваний.

6.1.2  В зависимости от цели (см. 6.1.1) перед от бором проб воды проводят  подгот овит ельные  
мероприят ия, приведенные в  таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Ц ель
о тб о р а
пр о б ы

М е с т о  о т б о р а

Н а и м е н о в а н и е  исроприятия

У д а л е н и е  
п р и с п о с о б л е н и й  

и в к л а д ы ш е й

П р о в е д е н и е
д е з и н ф е к ц и и

храпа

С п у с х  воды 
о б и л ь н ы м  

ПОТОКОМ

6.7.7а) Магистральная распределительная сеть Да Да Да

6.7.76) Внутридомовая распределительная 
сеть Да Да

Нет*
(минимальный)

6.7.7b ) В точке потребления (кран потребителя) Нет Нет Нет

* Необходим мини/Аальныи поток воды только для смывания дезинфектанта, которым был обработан 
кран.
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6.1 .3  С кранов, предназначенных для отбора проб для целей а) и б), заранее  удаляют загрязне
ния (смазку, окалину, накипь, слизь и т. п.). кот оры е могут  попаст ь в пробу при  заполнении емкости  
и повлият ь на результ ат ы анализа. Для очистки крана используют щетки, ерш и  или другие сродства, 
чтобы  очистить внеш ню ю  и. насколько это возможно, внутренню ю  поверхность крана. После механи
ческой очистки кран  промы ваю т  от  загрязнений, полностью открывая и закрывая его несколько раз.

Непосредст венно перед от бором пробы  кран стерилизуют, предпочтительно ф ламбированием 
(обработка крана горящ им т ампоном, смоченным 96% -ным эт иловы м спирт ом). Качество фламбиро- 
вания определяют появлением шипящ его звука при контакте с  водой после открытия крана.

П р и м е ч а н и е  — Поверхностного обжигания крана зажигалкой с целью его дезинфекции недостаточно.

Только в том случае, если стерилизация пламенем не представляется возможной, кран дезин
ф ицирую т способами, уст ановленными в ГО СТ 31862. или , например, горло крана дезинф ицируют 
погружением на 2— 3 мин в стакан с раствором гипохлорита, этилового или изопропилового спирта 
[см .ДВ .1.1  (приложение ДВ)].

О ткрытую емкость для от бора проб  помещ ают под  кран  в  струю  воды и заполняют ее с соблюде
нием условий по 5.9. избегая конт акт а поверхност и крана с емкостью. Во время наполнения емко
ст и не допускает ся менят ь напор воды (закрывая или от крывая кран).

Не допускается отбирать пробы из неисправны х  кранов, имеющ их утечку воды.
6.1.4 О т бо р  п р о б  в о д ы  из м а г и с т р а л ь н ы х  р а с п р е д е л и те л ь н ы х  сетей
Пробы воды для цели а) отбирают из специальных кранов, установленных на основных маги

стральных распределительных сетях или на участках сети, близких к магистральным, обы чно сразу 
за водомером. Д лина водовода, подводящ его воду к  крану для от бора проб, должна бы т ь как можно  
короче.

При невозможности установки специальных кранов для оценки качества воды в магистральной 
сети могут быть использованы краны внутри здания, которые должны быть подготовлены к отбору и 
продезинф ицированы ф ламбированием (см. 6.1.3). Перед от бором пробы с  крана удаляют  насадки, 
шланги, сот ки и т. п.

Отбор проб проводят в соот вет ст вии с т ребованиями 6.1.3.
После стерилизации кран полностью открывают, чтобы обеспечить максимальный поток воды в 

течение 5— 10 с. затем уменьш ают напор до  половины и промывают обильно текущ ей струей воды до
статочно долго (не м енее 10 мин или  до  достижения постоянной температуры).

П р и м е ч а н и е  — Эта процедура необходима для того, чтобы минимизировать попадание в пробу микро
организмов. которые могут оказаться в воде при разрушении биопленок и ресуспендировании отложений осадков 
в системе трубопроводов (в том числе в тупиковых зонах и местах соединений трубопроводов и их колен-изгибов) 
при увеличении потока воды и колебаний давления в сети.

Длительность сливания воды определяется также необходимостью исключения влияния качества воды, на
ходящейся внутри помещения. При этом учитывают планировку внутренней сети, наличие и объем резервуаров 
или баков. Стабилизация температуры воды при сливе служит подтверждением этой цели.

6.1.5 О т бо р  п р о б  в о д ы  из в н у т р и д о м о в о й  р а с п р е д е л и т е л ь н о й  сет и
Отбор проб проводят в  соот вет ст вии с т ребованиями 6.1.3. Перед от бором пробы  с крана  

удаляю т  насадки, шланги, сетки и т. п.
После ф ламбирования крана  сливают небольшой объем воды, достаточный для снятия послед

ствий его дезинф екции.
6.1.6 О т бо р  п р о б  в о д ы  и з  т очки  п о т р е б л е н и я  (крана  потреб ител я)
При определении качества воды из крана потребителя (например, при вспыш ках инф екционных 

заболеваний для выявления источника микробного загрязнения воды, возможно, внесенного потреби
телем) отбор проб проводят с учетом загрязнения внешней поверхности крана, а также всех приспособ
лений и устройств, используемых потребителем. Все  приспособления и  уст ройст ва  следует оставить 
на месте.

В этом случае не допускается:
- подвергать дезинф екции кран, а т акже приспособления и уст ройст ва  перед отбором проб;
- проводить предварит ельный слив воды из крана перед от бором проб.
6.1.7 О т бо р  п р о б  в о д ы  на с та н ц и я х  в о д о п о д го то в ки  и в р е зервуарах  д л я  хра не ни я
На станциях водоподготовки и резервуарах для хранения пит ьевой  воды должны бы ть предус

мотрены специальные краны для  от бора проб  воды  на каждом выходящ ем трубопроводе и в  других 
точках отбора проб.
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Краны должны бы ть приспособлены к стерилизации ф ламбированием. содержаться в чистом со
стоянии, четко маркированы и использоваться исключительно для отбора проб.

Отбор проб  для конт роля различных этапов водоподгот овки (например, коагуляции, ф ильт ра
ции. обеззараживания) проводят  на входе и выходе из водоочист ных устройств.

Отбор проб из резервуара для хранения питьевой воды обычно проводят из выходного крана. При  
необходимост и  отбора проб из самого резервуара используют емкости, стерильные как внутри, так и 
снаружи.

б. 1.8 Конкретные требования к  от бору проб —  по  ГО С Т 31862.

6.2 О т бо р  п р о б  в о д ы  и з  с кв а ж и н , р о д н и к о в  и ко л о д ц ев

6.2.1 Отбор проб из скважин, родников и колодцев проводят с целью определения:
а) качества воды в водоносном  горизонте:
б) качества виды в водопункт о (скважине. колодце):
в) качества потребляемой воды.
6.2.2 Способы отбора проб из скважин и колодцев для целей по 6.2.1 с  использованием ста

ционарно установленного насоса и Постоянно уст ановленного мет аллического крана  Приведены в 
таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Ц ель отбора 
пробы Место отбора

Отбор проб с применением

предварительной откачки воды 
насосом

дезинф екции крана

6.2.1а) В водоносном горизонте Да (продолжительная) Да

6.2.16) В водолункте (скважина, колодец) Нет(минимальная) Да

6.2.1 в) В точке потребления Нет Нет

Система подачи воды из скважин и колодцев, в которых стационарно установлен насос, должна 
иметь металлический кран или выходное отверстие. П ри наличии крана от бор проб проводят  в соот 
вет ствии с т ребованиями 5.1.3.

Использование насоса при отборе проб для цели а) означает, что насос должен работать до  тех 
пор. пока не установится постоянное значение температуры спускаемой  воды и ее электрической про
водимости или не будет откачено не менее трех —  пят и  объемов столбов воды в водопункто. после  
чего проводят  от бор проб  воды.

Использование насоса при отборе проб для цели б) означает, чт о  требуется минимальное вре
мя работы насоса только для обеспечения потока воды, необходимого для смывания дезинфектанта, 
кот орым был обработ ан кран, после чего проводят  отбор проб воды.

Отбор проб воды  для цели в) проводят без предварит ельного спуска воды  (при производст вен
ном  режиме  работы насоса) и дезинф екции крана.

6.2.3 Способы отбора проб из скважин и колодцев  для целей по 6.2.1 с  применением временно 
установленного насоса или при его отсутствии приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Цель о т б о р а  
пробы

Место отбора
Отбор проб с применение»!

насоса
емкостей, стерильных 

внутри и снаружи
педра. бидона. 
ковш а и т. п.

6.2.1а) В водоносном горизонте +1> — —

6.2.16) В водолункте (скважина, колодец) +2) + —

6.2.1в) В точке потребления — —

11 После продолжительной откачки воды.
21 Только для обеспечения минимального спуска воды.
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Отбор проб из скважин и колодцев, не имеющ их стационарно установленного насоса, проводят:
- для цыли а) с испильэиванием временно устыновленниги насоса. При эт ом  отбор проб проводят 

только после продолжительной откачки воды (см. 6.2.2):
- для цели 6) предпочтительно с  использованием стерильного устройства (бат омет ра) для  отбо

ра проб с прикрепленным  грузом. Допускается использовать временно установленный насос, при этом  
от бор проб  проводят  после предварительного минимального спуска воды (см. 6.2.2) перед отбором 
проб;

- для цели в) с  использованием ведра, бидона или  ковш а и т. л., которые заполняют водой, после 
чего воду переливают в стерильные емкости. При эт ом от бор проб воды проводят  с  применением  
ст ационарного или временно уст ановленного водоподъемного оборудования  (ворот а. «журавля» 
и т. п.).

6.2.4 От бор проб из бездейст вую щ их (неиспользуемых) скважин и колодцев проводят  с  приме
нением временно уст ановленного насоса или  водоподъемного оборудования и  откачки воды, соот 
вет ст вую щ ей т рем  —  пят и объемам ст олба воды  в  водопункте.

П робы  от бирают  в  самом начале откачки для определения качества воды в самом водопункт е  
и в конце откачки для определения качества воды в  водоносном горизонте.

6.2 .5  От бор проб воды  из ф онт анирую щ их скважин проводят  из уст ья скважины.
От бор проб воды  и з  родников проводят  на выходе из капт ажного сооружения или. если т ако

вого нет. в  мест е выхода головки родника  («гриф она») на поверхност ь земли.
Проба воды из ф онт анирую щ ей скважины и  родника характ еризует  качество подземных вод в 

водоносном горизонте.

6.3 О т бо р  п р о б  в о д ы  п л а в а те л ь н ы х  б а ссе й н о в

От бор проб  воды  в плават ельны х бассейнах осущ ествляют  с целью оценки качества воды .
а) пост упаю щ ей (для бассейнов всех т ипов):
б) до и после ф ильт ров (для бассейнов рециркуляционного т ипа и с  морской водой):
в) после обеззараживания (при наличии этапа обеззараживания):
г) в  ванне плават ельного бассейна.
Отбор проб для целей а) —  в) проводят из специальных пробоотборных кранов, врезанных на 

коротком расстоянии от труб, чтобы избежать застоя воды. С т ерильные  емкости для отбора проб за
полняют водой так же. как из распределительных сетей (см. 6.1.3. 6.1.4).

При исследовании воды, пост упаю щ ей в  плават ельный бассейн после очист ки и  обеззаражи
вания. пробу отбирают в местах трубопровода, удаленных от места ввода дезинф ектанта, там. где его 
остаточное содержание стабильно.

Отбор проб воды о ванне плават влы ю го  бассейна проводят на расстоянии 10— 30 см от поверх
ностного слоя воды не менее чем в двух т очках (например, напрот ив выпускного отверстия, после  
очередной смены купающ ихся, когда вода хорош о перемеш ана, в глубокой и  мелкой част и ванны  
бассейна). При этом используют чистые, стерильные внут ри и снаружи  емкости. Емкость для отбора  
проб  вводят горизонтально, чтобы избежать потери тиосульф ата, затем поворачивают вертикально до 
тех лор. пока не будет собрано необходимое количество воды.

П р и м е ч а н и е  — На поверхности воды плавательного бассейна, в спокойных условиях, микроорганиз
мы типа стафилококков аккумулируются в верхнем слое воды, в связи с этим поверхностное загрязнение воды 
может быть также оценено путем отбора проб с поверхности воды бассейна или из дренажа бокового перелива.

6.4 О т бо р  п р о б  п о в е р х н о с тн о й  в о д ы

6.4.1 Поверхност ные пробы от бирают  с  глубины 10— 30 см от  поверхност и воды или от  ниж 
ней кромки льда. Придонны е пробы  от бирают  с глубины  30— 50 см от дна.

От бор проб  проводят  с использованием различны х плавучих средств, мостов, помост ов и дру
гих приспособлений в местах, где глубина водоома не менее 1.0— 1,5 м. Не допускает ся проводит ь  
от бор проб с берега.

Пробы воды  рекомендует ся от бират ь специальны м батомет ром, предназначенным для эт их  
целей, например:

- поверхност ные пробы  от бирают  батометром, сост оящ им из ш т анги длиной около 1 м. к  ко 
т орой прикрепляет ся площ адка для уст ановки ст ерильной емкост и для от бора проб и подвижное  
уст ройст во для крепежа емкост ей разны х размеров:

7



ГО СТ 31942— 2012

- глубинные пробы  от бирают  батометром, сост оящ им из плат ф ормы  с грузом, к  кот орой  
прикрепляет ся ст ерильная емкост ь для от бора проб  с пробкой (при эт ом пробка от кры вает ся с 
помощ ью прикрепленной к  не й  веревки при  дост ижении нужной глубины).

Допускается использование других систем, например специального устройства, состоящ его из 
стеклянной емкости под вакуумом, которая оснащ ена резиновой пробкой и стеклянной трубкой, запа
янной и закрепленной недалеко от троса. Когда емкость для от бора пр о б  находится на необходимой 
глубине, по тросу посылается груз, он разбивает трубку, и емкость заполняется водой.

Для изучения бароф ильных бактерий используют ш прицевые системы и другие разнообразные 
устройства, наиболее сложные из которых поддерживают в пробе воды давление.

Устройства, применяемые для от бора проб, должны  быть ст ерильными или ст ерилизованы  
после каждого отбора.

Когда используют устройства для отбора проб или при движении плавучих средств используют 
багор, следует сводить к минимуму взмучивание донны х отложений.

Любые возможные загрязнения стерильных устройств для отбора проб  за сч«1  среды  и крепле
ния (веревки, каната, троса) должны бы ть сведены к минимуму, например использованием проволоки 
из нержавеющ ей стали или цепочки на нижнем конце троса.

6.4.2 Р е кр е а ц и о н н ы е  в о д ы
Воды для купания оценивают после серии анализов воды в течение купального  сезона.
Следует строго определить точки отбора. Точки отбора проб должны бы ть представительными 

для характеристики качества воды в местах, используемых больш инством купальщ иков, или в местах 
предполагаемого загрязнения в зависимости от цели отбора проб.

Пробы отбирают в соответствии с требованиями 6.4.1.
При отсут ст вии специального бат омет ра  чистую  стерильную ем кость для от бора проб  ввидят 

вверх дном в воду на заданную  глубину и заполняют емкость водой, поворачивая ее в разны е  стороны. 
При наличии потока воды емкость следует держ ать против течения (вверх по течению).

Если в местах купания глубина воды менее 1.0 м. то допускается отбирать пробы на меньшей 
глубине, о чем указы ваю т в актах отбора проб. Следует  принять меры к минимизации взмучивания 
донны х отложений.

П р и м е ч а н и я
1 Одна из главных причин изменения качества воды на пляже — ресуспендирование бактерий, адсорбирую

щихся на глине, иле или органических осадках. Грубый песок, гравий, присутствующие в гидродинамических зонах, 
значительных зафязнений не адсорбируют.

2 Следует обратить внимание на различные естественные и технические источники ресуспендирования, 
которые могут увеличивать санитарные риски, например весенние паводки, шторм, судоходство.

3 Неправильно проведенный отбор проб может также привести к  ресуспендированию бактерий, например 
заполнение емкостей водой слишком близко ко дну. взмучивание осадков, движение, создаваемое судном, с кото
рого проводят отбор проб.

6.4.3 М оря, озера, реки
Отбор проб для оценки качества природной морской, озерной и речной воды проводят  с  целью:
- выбора м ест а располож ения глубоководных и прибрежных вы пусков сточных вод:
- выбора мест а расположения водозаборов для цент рализованного пит ьевого водоснабжения:
- водозаборов для плават ельных бассейнов:
- в черт е населенны х мест:
- определения мест  рекреационного водопользования:
- опреснения природной морской воды  и  других целей.
При выборе т очек от бора проб необходимо учит ыват ь характ ер прибреж ны х течений, верти- 

капы 1ую  ст рат иф икацию, переф ормирование дна. силу господст вую щ их ветров, приливы  и  отливы  
и другие природны е особенност и, в  т ом числе сезонные.

Допускается использовать лю бы е устройства для отбора поверхностных и глубинных проб 
(см. 6.4.1), за исключением емкостей, которые не пригодны для стерилизации.

П р и м е ч а н и е  —  Существует много устройств для отбора поверхностных или глубинных проб вдали от 
берега. Следует иметь в виду, что используемые для физико-химических исследований океанографические буты
ли не стерилизуются и не пригодны для отбора проб на микробиологические показатели.

При движении плавучих средств (корабля, лодки, судна и т. п.) пробы воды следует отбирать с 
подветренного борта: со  стоящ его на якоре плавучего средства —  с носа.
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6.5 О т бо р  п р о б  с т о ч н ы х  во д

С целью минимизации риска инфицирования персонала при отборе проб следует использовать 
одноразовые перчатки или ст ерильные приспособления  для удерживания стерильной емкости при от
боре проб.

После от бора проб  удаляют загрязнения с внеш ней поверхности емкости и упаковывают емкость 
в чисты й пакет или заворачивают в чистую  плотную бумагу.

Транспортируют емкости с от обранной пробой ст очной воды в  промаркированных конт ейнерах  
отдельно от емкост ей с  пробами питьевой воды.

Д ля отбора проб пригодны устройства по 6.4.1.

6.6 П о в е р х н о с тн о -а с с о ц и и р о в а н н ы е  м и кр о о р га н и зм ы

Образцы биопленки отбираю т путем механического соскабливания с  поверхности стерильным 
шпателем, лопаткой, лезвием или тампоном. О бразец биопленки помеш аю т в стерильную  емкость и 
анализируют после гомогенизации.

П р и м е ч а н и е  — Процедура механического соскабливания разрушает пространственное соотношение 
микроорганизмов.

Коррозионно-активные бактерии определяют в осадках, полученных после фильтрования жидких 
проб, или путем декантирования и центриф угирования. Продукт ы коррозии  металла отбирают соска
бливанием или действием  «водного молотка» за счет резкого изменения давления в водной трубе.

Сульф атредуцирующ ие бактерии иногда обнаруживаются в воде, но их роль в коррозии металла 
более надежно доказывается взятием мазка из влажных каверн на поверхности металлических к ин
струкций. находящ ихся в  воде.

7 Транспортирование и хранение проб
7.1 Т р а н спо р ти р о в ан и е

Общ ие требования к транспортированию  проб —  по ГО СТ 31861.
Транспорт ирование проб осущ ест вляю т  в  чист ы х продезинф ицированны х конт ейнерах, 

обеспечивающ их их сохранность. Крыш ка конт ейнера не должна соприкасат ься с  пробками емко
стей.

Условия транспортирования должны быть документально оф ормлены.
При т ранспорт ировании емкост и с  пробами должны  быт ь упакованы  т аким образом, чтобы:
- защ ит ит ь их от внеш него  воздействия (солнечного излучения, нагревания, загрязнения, за

мораживания):
- исклю чить непосредст венны й  контакт проб с аккумулят орами холода, чтобы избежать замора

живания пробы;
- отрегулировать количество и объем аккумулят оров холода  и их расположение в зависимости от 

количества проб, их массы и исходной температуры пробы;
- предусмотреть раздельное размещение в  конт ейнерах  неохлажденных и охлажденных проб.
Для транспортирования предпочтительно охладить пробы до  т емперат уры  (5 ♦ 3) СС (например.

используя аккумулят оры холода), если в стандартах на определение конкрет ного микробиологиче
ского показат еля  не  установлено иное.

Пробы воды для вирусологического исследования допускается замораживать и хранить при т ем
перат уре минус  70 °С при добавлении к пробе соответствующ его криопротектора.

П р и м е ч а н и я
1 В интервале температур от 0 "С до 45 "С число бактерий может меняться пропорционально температуре. 

Если микрофлора способна к  размножению, то с увеличением температуры процесс ускоряется. Если микроор
ганизмы находятся в отмирающем состоянии, то этот процесс также ускоряется при нагревании. В бактериологии 
обычно предполагается, что увеличение температуры на 10 ’ С в два раза увеличивает скорость как размножения, 
так и процесса гибели бактерий. При транспортировании следует охлаждать пробы, но не замораживать их. так как 
образование льда в емкостях может приводить к гибели большинства клеток (> 99 %).

2 В оптимальных условиях одно деление бактерий E.cati происходит за 20 мин и через 10 ч количество бак
терий  увеличивается до 10® клеток. Однако в воде определяемые микроорганизмы находятся под влиянием биоце
ноза (в том числе антагонистического действия), физических и химических факторов, а также недостаточного
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количества питательных веществ, поэтому при данных условиях такое интенсивное размножение не может иметь 
место. С другой стороны, число микроорганизмов может уменьшиться вдвое менее чем за 20 мин. а при наличии 
в пробе дезинфектанта без инактиватора — в течение нескольких секунд.

3 Большинство экспериментов, выполненных в области хранения проб воды для бактериологического ис
следования. показывает положительный эффект охлаждения ниже 10 "С. Идеальный температурный диапазон 
(5 ± 3) 'С  достигается путем помещения емкостей с пробами воды в контейнер с аккумуляторами холода. Темпе
ратура воды в емкости не сразу после помещения в контейнер достигает значения (5 ± 3) ’ С. Период установления 
температурного равновесия зависит от:

- контейнера (объема, эффективности изоляции):
- внешней (наружной) температуры;
- массы проб воды и их исходной температуры:
- типа аккумуляторов холода и их количества.

7.2 П р о д о л ж и те л ь н о с ть  врем ен и  о т  о тб о р а  п р о б  д о  анализа

Время хранения  проб воды  от отбора д о  начала их анализа включает продолжит ельност ь  транс
портирования. регистрации и подготовки проб к анализу.

Время хранения  должно бы ть минимальным, насколько возможно, и задокументировано.
Анализ проб воды  должен быть начат в тот же рабочий день, в который осущ ествлен отбор проб. 

М аксимальный срок хранения проб —  по ГО СТ 31862 и ГО СТ 31861. Увеличение этого срока может 
уменьш ить достоверность результатов. Поэтому лицо, ответственное за отбор проб, и лицо, ответ
ственное за проведение испытаний, должны работать во взаимодействии.

П р и м е ч а н и в  — По согласованию с заказчиком допускается увеличение максимального срока хране
ния проб до 8 ч. как установлено в [2].

8 Документирование процедуры отбора проб
8.1 До отбора проб или сразу же после отбора следует нанести маркировку  на емкость и  запол

нить акт отбора пробы.
8.2 М аркировка емкост ей должна быть четкой, сохраняю щ ейся в т ечение всего времени хра

нения пробы, и должна содержат ь следую щ ую  инф ормацию :
- мест о от бора пробы:
- дат у и время отбора.
Д опускает ся кодирование проб  с от ражением номера в акт е отбора проб.
8.3  В акте от бора проб  должно бы ть указано:
- наименование и адрес (ю ридический и ф акт ический) заказчика;
- объект  исследования:
- перечень определяемых при анализе показателей или ссы лка на стандарт, их определяющ ий:
- дата, время и место отбора проб;
- м ет од от бора проб  со ссылкой на ст андарт  по от бору проб:
- условия т ранспорт ирования, включая продолжит ельност ь т ранспорт ирования, средства  

т ранспорт ирования —  сумка-хоподипьник и т. д.;
- должность, фамилия, инициалы и подпись лица, проводивш его отбор проб, с  указанием лиц. 

присут ст вую щ их при отборе проб:
- цель исследования, б плановом порядке или по внеплановым мероприят иям (рекомендации  

органов, уполномоченных осущ ест влят ь санэпиднадзор: сигналы  об изменении органолепт ических  
качест в воды, пост упаю щ ие от населения, и т. п.).

8.4 Для правильной интерпретации результатов анализа могут бы ть необходимы и другие сведе
ния. например:

- температура:
- использованный дезинф ектант;
- лю бы е другие ф акт оры  и от клонения от уст ановленных процедур, кот орые могут  повли

ят ь на результ ат ы  микробиологического анализа (см. 4.4).
8.5  При превыш ении допускаемого максимального  времени хранения пробы результаты испыта

ний долж ны  бы ть  внесены  в протокол испы таний с указанием , что  данны й результат получен после 
п  часов хранения пробы.

Ю
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Приложение А 
(справочное)

Р еком ен дуем ы е  и д о п у с ка е м ы е  зн ачени я  м а кси м а л ь н о го  в р е м е н и  хр а н е н и я  п р о б

А.1 Максимальный срок хранения пробы воды, включая продолжительность транспортирования, а также 
значения температуры хранения пробы приведены в таблице А. 1.

Т а б л и ц а  А.1

Максимальный срок 
хранения пробы, включая Температура хранения пробы 

воды. 'С
Наименование микроорганизмов транспортирование, ч Примечание

рекомендуемый допускаемый рекомендуемая допускаемая

Общее число культивируе
мых микроорганизмов (22 "С, 
30 "С или 37 'С ) 8 12 5 ± 3

Показатели фекального за
грязнения:

E.coli (и колиформные бакте
рии) 12 18 5 ± 3 — —

Энтерококки 12 18 5 ± 3 — —

Clostridium perfringens (веге
тативные клетки) 12 18 5 ± 3 — —

Споры:
Споры сульфит-редуциру- Отмирание наблю-
ющих клостридий дается в естествен-
(Clostridium spp.) 24 72 5 ± 3 ной необработан

ной воде после 24 ч

Вирусы:
Бактериофаги 48 72 5 ± 3 — —

Патогенные микроорганизмы 
кишечной группы:

Salmonella spp. и другие 12 18 5 ± 3 — —

Enterobactehaceae 48 72 5 ± 3 — —

Enteroviruses 1 мве — Минус 70 Минус 20 —

Ооцисты
Cryptosporidium 24 96 5 ± 3 Окружаю

щей среды
—

Цисты Giardia 24 96 5 ± 3 — —

Другие микроорганизмы:

Амебы 24 96 5 * 3 — —

Pseudomonas
aeruginosa 8 12 Окружающей 5 ± 3

среды

Legionella spp. 24 — 5 ± 3 Окружаю- —

щей среды
— 48 5 ± 3 — —

11
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Окончание таблицы А. 1

Наименование микроорганизмов

Максимальный срок 
хранения пробы, вхлючая 

транспортирование, ч
Температура хранения пробы 

воаы. 'С
Примечание

рекомендуемый допускаемый рекомендуемая допускаемая

Сине-зеленые водоросли 
(цианобактерии) 48 72 5 ± 3 —

Лизис иногда появля
ется в пределах не
скольких часов

Campylobacter 
(thermophilic spp.) 24 — 3 ± 2 —

Кислородо-чувстви
тельные

Общее количество бактерий 
методом эпифлюоресцен
ции 1 год — Окружающей

среды
—

Пробу стабилизиру
ют. добавляя фор
мальдегид (номиналь
ная концентрация 
3 %) при хранении в 
темноте

Яйца гельминтов 48 72 5 ± 3 — —

— 7 сут 5 ± 3 — Проба стабилизиро
вана при pH = 2

П р и м е ч а н и я
1 Согласно литературным данным [1J максимальный срок хранения до анализа проб, часто упоминае

мый —  8 ч. представляет продолжительность, связанную с длительностью транспортирования проб гужевым 
транспортом.

2 В продезинфицированных водах, так же как и в морских и речных водах, бактериальные клетки, являю
щиеся показателями фекального загрязнения, находятся в физиологически ослабленном состоянии. По лите
ратурным данным [11 рекомендуемый максимальный срок хранения до анализа проб — 8 ч.

3 Для необработанной литьевой воды или некоторых эвтрофированных вод. в отдельных литературных 
ислючниках [1] предлагается более длительная продолжительность хранения до анализа. Однако большин
ством микробиологов рекомендуется анализировать пробы как можно быстрее, так как многочисленные иссле
дования показывают значительные изменения даже при охлаждении.

12
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Приложение В 
(справочное)

Р асчетное опр ед е л ен и е  ко л и че ств а  а н а л и зи р уе м ы х  проб , н е о б хо д и м о го  д л я  по л уче н и я  
ср е д н е й  ко н ц ен тр а ц и и  м и к р о б о в  в воде  с  за д а н н ы м  д о в е р и т е л ь н ы м  ур о вне м

В. 1 Распределение концентрации микроорганизмов в анализируемой воде способом культивирования ми
кроорганизмов приведено на рисунке В. 1.

1 2 а 4 б

■ ш • •  • •  • •  •

•  1 » • •  • • •  •

* *  • • • •  •  • •

•  « * • •  • •

• •  • • • •

в 7 в 5 1D

Рж унк В.1 —  Прымр рюфвдагамм ВО ияроорднимош ■ хвроио перемещай ном объеме 1 дм3 воды.
разделенном на 10 проб по 100 см3

Из рисунка В. 1 следует, что ни одна из десяти 100 см3 порций пробы воды не содержит теоретическое зна
чение пять микроорганизмов на 100 см3 пробы.

Предполагается. что при идеальных условиях гомогенизации распределение числа бактерий подчиняется 
закону Пуассона.

При отклонении, равном среднеарифметическому значению, данный закон действительно наблюдается для 
низкой плотности микроорганизмов (менее 12 колониеобразующих единиц (далее — КОЕ) на анализируемый объ
ем]. например для Salmonella или Е.соН в питьевых водах.

Для более высоких концентраций (2 12 КОЕ на анализируемый обьем) отклонение от среднего S2 часто 
больше, чем ожидаемое:

S* = Кт, при К  > 1. (В.1)

где К  — коэффициент сверхдисперсии;
т —  среднеарифметическое значение результатов подсчета микроорганизмов.

Данное распределение является случайным или характеризуется сверхдисперсией.
В.2 Определение необходимого количества проб для анализа проводят в следующей последовательности:
а) выбирают допускаемое отклонение D от результата: например. ± 20 %. ± 50 %. выражая процентные зна

чения как десятичные (например. 20 % = 0,20);
б) предполагают возможную концентрацию микроорганизмов в анализируемой воде, оценивают ожидаемое 

среднеарифметическое значение т КОЕ на установленный обьем;
в) определяют по таблице В.1 значение коэффициента сверхдисперсии К  в зависимости от мутности воды 

и предполагаемого значения КОЕ на анализируемый обьем.

Т а б л и ц а  В.1

Мутность воды

Значение козффиционта сверхдисперсии К для КОЕ на анализируемы й обьем

< 12 От 12 до 30 От 30 до 50 > 50

Чистая вода К =  1 К =  1.5 К =  3 * и со

Мутная К  = 1 К - 2 К  = 4 К =  12

Очень мутная К =  1 К - 2 К  = 5 К =  16

13
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г) рассчитывают количество проб N  по формуле

N = - £ r .  (В.2)
mD

где К  — коэффициент сверхдисперсии (см. таблицу В.1);

/и — значение распределения хи-квадрат с одной степенью свободы при вероятности 95 % = 3.84: 
т — среднеарифметическое значение концентрации микроорганизмов, подсчитанное в результате экспе

римента или данных предварительных исследований воды в данной точке отбора пробы:
О — заданное отклонение, выраженное в десятичных долях от среднеарифметического.

В.З Примеры расчетов количества проб, необходимых для анализа 

В.3.1 Пример 1
Если задано отклонение D. равное 20 % от установленного среднеарифметического значения 5 КОЕ на 

анализируемый объем, коэффициент сверхдислерсии К  = 1 (см. таблицу В.1), требуемое количество проб N  с до
верительной вероятностью 95 % рассчитывают по формуле

3,84 1 

(0.2)1 S
= 19.2. (ВЗ)

Таким образом, количество проб N = 19 необходимо для того, чтобы определить концентрацию микроорга
низмов в пробе воды, содержащей около 5 КОЕ на анализируемый объем с заданным отклонением ± 20 %.

Если проанализировать только пять проб, то отклонение будет не менее 40 %.
Если анализируется только одна проба, риск ошибочного отрицательного ответа составит 70 %.
В.3.2 Пример 2
Для концентрации около 30 КОЕ на анализируемый объем в таблице В. 1 установлен коэффициент сверх- 

дисперсии К  = 4 для мутных вод — дисперсия в четыре раза выше, чем среднее.
При доверительной вероятности 95 % и заданном отклонении 20 % количество проб для анализа рассчиты

вают по формуле

Л/ =
3.84 4 

(0 .2 )'' 30
=  1 2 8 . (В.4)

Таким образом, должны быть проанализированы тринадцать проб для того, чтобы оценить концентрацию 
микроорганизмов с заданным отклонением 20 % и доверительной вероятности 95 % в мутной воде, содержащей 
около 30 КОЕ на анализируемый обьем.

В.3.3 Пример 3
Мутная поверхностная вода с предполагаемым содержанием микроорганизмов около 15 КОЕ на анализиру

емый обьем при коэффициенте сверхдислерсии К  = 2 (см. таблицу В.1).
Для заданного отклонения ± 20 % количество проб для анализа рассчитывают по формуле

N = 3 84 2 =13.
(0 ,2 )* 15

(В. 5)

Для заданного отклонения ± 50 % количество проб для анализа рассчитывают по формуле

rv -  = х.
(0.5)  16

В.3.4 Пример 4
Допускаемое отклонение принято ± 20 %.
Анализируемая вода — чистая вода.
Предполагаемое содержание микроорганизмов 20 КОЕ на анализируемый обьем. 
Коэффициент сверхдислерсии К  -  1.5 (См. таблицу В.1).
Количество проб для анализа рассчитывают по формуле

W =
3,84 1.5 

<0.2)' 20

(В.6)

(В.7)

Отобрано и проанализировано семь проб, получены результаты: 13. 15. 7. 8. 19. 8. 13 КОЕ. Получаем

13 ♦ 15 
т = ---------- 7 + 8 + 1 9  * 8 »  13 

7
= 11.9. (В.*)

14
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(значительно ниже, чем предполагаемое) КОЕ и

г 2 <13 11.9)2 « (15 1 1.9)2 »  (7  11,9)г  -  <6 11.9)2 (19 11.9)2 -Ц 13 11.9)2 ^

К  = —  =1.6. (В.10)
п .9  '

Таким образом, данное (рассчитанное) количество проб при заданном отклонении приемлемо и может ис
пользоваться для дальнейших исследований.
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П рилож ение  Д А  
(обязат ельное)

С те р и л и за ц и я  е м ко сте й  д л я  о тб о р а  пр о б

ДА.1 Стерилизация емкостей
ДА. 1.1 Стеклянные емкости и их крышки для многократного использования промывают проточной водопро

водной водой, при необходимости применяя моющие средства, не содержащие фосфатов, после чего промывают 
прот<хной водопроводной водой до полного удаления моющего средства, ополаскивают деионизированной или 
дистиллированной водой (ГОСТ 6709) и высушивают.

ДА. 1.2 Новые емкости моют способом, аналогичным ДА. 1.1.
Новые пробки кипятят 30 мин в 2%-ном растворе натрия углекислого кислого по ГОСТ 4201 и пять раз 

промывают проточной водопроводной водой (кипячение и промывание повторяют дважды), затем кипятят 
30 мин в дистиллированной воде, высушивают, заворачивают в чистую плотную бумагу или фольгу и стери
лизуют.

ДА. 1.3 Емкости, пробки (крышки,!, защитные колпачки должны выдерживать условия стерилизации.
Емкости должны быть полностью укомплектованы (закрыты пробками, защитными колпачками или пол

ностью упакованы, например завернуты в чистую плотную бумагу для сохранения стерильности емкостей до 
отбора проб).

П р и м е ч а н и е  — Материалы, используемые для упаковки емкостей, должны сохранять прочность 
после стерилизации.

ДА. 1.4 Если нейтрализатор дезинфектантов выдерживает стерилизацию в автоклаве или сухим жа
ром. то его вносят в емкость до ее стерилизации.

ДА. 1.5 Стерилизацию емкостей сухим жаром проводят в суховоздушном шкафу одним из способов:
- при температуре (180 ± 3) "С в течение (60 ± 5) мин с момента достижения указанной температуры:
- при температуре (160 ± 3) “С в течение (150 ± 5) мин с момента достижения указанной температуры.
ДА. 1.6 Стерилизацию емкостей в автоклаве проводят одним из способов.
- при температуре (126 ± 1) 'С  (0.15 ± 0.02) МПа в течение 70*’ мин с момента достижения указанной 

температуры:
- при температуре 120** *С (0.11 ± 0.02) МПа в течение 45*Л мин с момента достижения указанной т е м 

пературь/.

П р и м е ч а н и е  —  Дезинфекцию лабораторной посуды с посевами микроорганизмов проводят в авто
клаве при температуре (132 ± 2) ’С (0.20 ± 0.02) МПа в течение 2 0 '2 мин с гломента достижения указанной 
температуры.

Завинчивающиеся крышки не закручивают до конца, чтобы обеспечить замещение воздуха в емкости паром 
во время повышения температуры и предотвратить сплющивание емкостей из полимерных материалов во время 
их охлаждения. После стерилизации емкости плотно закрывают завинчивающимися крышками.

ДА. 1.7 Если стерилизация способами по ДА. 7.5. ДА. 1.6 невозможна, то ее проводят путем кипячения емко
стей не менее 30 мин. После кипячения из емкостей выливают воду, немедленно закрывают их прокипяченными 
крышками и завертывают в чистую плотную бумагу.

Не допускается использовать данный метод обработки емкостей, предназначенных для отбора проб 
питьевой воды.

ДА.1.в Если емкости не подлежат стерилизации сухим жарок» или в автоклаве (см. ДА. 1.5. ДА.1.6). то их 
стерилизация может быть проведена гамма-излучением или оксидом этилена.

П р и м е ч а н и я
1 Емкости из полимерных материалов могут быть простерилизованы оксидом этилена. Токсичность газа 

требует выполнения стерилизации в специальном оборудовании при соблюдении времени, необходимого для его 
десорбции.

2 Эффективным способом стерилизации является выдержка емкостей в условиях воздействия гамма-из
лучений источника ®°С0 или 137CS. или ускоренных электронов в энергетическом диапазоне 1-104—2-104 Гр на 
специализированных установках. При этом не обнаруживается остаточная антибактериальная активность, однако 
некоторые материалы подвергаются структурным изменениям вследствие их полимеризации при облучении.

ДА. 1.9 Большие емкости (например, металлические ведра) обрабатывают путем обжига их внутренней 
и внешней поверхности с использованием этилового спирта по ДВ. 1.5 (приложение В).

16



ГОСТ 31942— 2012

ДА.2 Контроль емкостей для отбора проб

ДА.2.1 Контроль стерильности
ДА.2.1.1 Приобретенные или подготовленные в лаборатории емкости должны иметь сведения о результатах 

контроля стерильности.
При подготовке емкостей в лаборатории необходимо иметь результаты контроля стерильности для партий 

емкостей после стерилизации, емкостей с инактивирующими веществами и емкостей при хранении.
ДА.2.1.2 Стерильность емкостей обычно гарантируется путем контроля процесса стерилизации. Эффек

тивность процесса стерилизации контролируют по термическим, химическим и периодически по биологическим 
тестам.

ДА.2.1.3 Контроль стерильности (как правило, контролируют одну емкость из ста) проводят одним из следу
ющих методов:

а) метод с использованием жидкого бульона
От 20 до 50 см3 питательного бульона вносят в емкость для отбора проб, ополаскивают стенки емкости бу

льоном. не касаясь пробки, и инкубируют при температуре (22 ± 2) "С в течение 5 сут. Критерием стерильности 
является отсутствие мутности;

б) метод с использованием питательного агара (метод «вращения бутыли»)
20 или 50 см3 расплавленного и охлажденного до 45 "С — 49 "С питательного агара вносят на стенку емко

сти. выравнивая пленку агара путем вращения емкости во время охлаждения. При инкубации микроорганизмов 
при температуре (22 ± 2) ”С в течение 5 сут не должно быть видимого роста колоний микроорганизмов;

в) метод высева из бульона на питательный агар
Питательный бульон в количестве 20 % от объема емкости для отбора проб вносят в емкость, опо

ласкивают стенки емкости (включая пробку) бульоном и инкубируют при температуре (37 ± 1) "С в течение 
(48 ± 2) ч. При отсутствии мутности проводят высев из бульона по 1 см3 на две чашки Петри и заливают 
питательным агаром. Чашки Петри с посевами инкубируют при температуре (37 ± 1) 'С  в течение (48 ± 2) ч. 
Критерием стерильности является отсутствие мутности и роста колоний микроорганизмов.

ДА.2.2 Определение присутствия инактивирующего вещества
Присутствие тиосульфата натрия (тиосульфата калия) может быть проверено иодомегрическим методом:

l2 +2S20§- -»  21 + S 40 | - .

В емкость вносят 10 см3 дистиллированной воды и титруют раствором иода [см. ДВ.1.4 (приложение ДВ)], 
используя крахмал в качестве индикатора конечной точки титрования.

ДА.2.3 Определение остаточной токсичности емкостей
Остаточная токсичность емкостей для отбора проб может быть результатом мытья стеклянных емкостей 

моющими средствами или следствием миграции ингредиентов из емкостей, изготовленных из полимерных мате
риалов при их мытье и стерилизации.

Использование стеклянных или полиэтиленовых емкостей для отбора проб обычно не требует регулярной 
проверки их токсичности. В сомнительных случаях такие емкости не используют.
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Приложение ДБ  
(обязательное)

С п о с о б ы  и н а кти в а ц и и  д е зи н ф е кта н то в  пр и  отб о р е  пр о б

ДБ. 1 При отборе проб воды, подвергнутой обеззараживанию способом окисления (например, хлором, хло
рамином. бромом или озоном), инактивацию дезинфектанта проводят тиосульфатом натрия одним из следующих 
способов:

- внесением тиосульфата натрия в емкость с пробой воды сразу после отбора;
- внесением тиосульфата натрия в емкость перед ее стерилизацией.
Емкость, в случае внесения тиосульфата натрия до ев стерилизации, должна иметь соответствую

щую маркировку.
Теоретически для инактивации 1 мг хлора необходимо добавить 7.1 мг тиосульфата натрия. Таким образом, 

в емкость вносят тиосульфат натрия из расчета;
- 0.1 см15 раствора тиосульфата натрия (см. ДВ. 1.2 (приложение ДВ)( на 100 см3 пробы воды;
- 10 мг кристаллического тиосульфата натрия на 500 см3 пробы воды.
Это позволяет инактивировать от 2 до 5 мт/дм3 свободного остаточного хлора.
В некоторых случаях, например при дезинфекции воды в ваннах для нот плавательных бассейнов или с 

целью обезвреживания легионелл в распределительной системе, когда используют более высокие концентрации 
хлора, требуется, соответственно, и более высокая дозировка тиосульфата натрия.

П р и м е ч а н и я
1 Тиосульфат натрия не разрушается при стерилизации емкостей в автоклаве и суховоздушном шкафу.
2 Тиосульфат натрия не влияет на михробоценоз воды, не изменяет pH воды, имеет нейтральную реакцию 

и поэтому не мешает при отборе проб нехлорированных вод.
3 Бактерии Legionella чувствительны к натрию и поэтому при отборе проб на эти микроорганизмы пред

почтительно использовать тиосульфат калия. Однако вредного влияния натрия при концентрациях, применяемых 
для инактивации концентрации хлора, обычно используемой для дезинфекции воды, не обнаружено.

ДБ.2 При использовании других дезинфектантов применяют соответствующие методы инактивации. Для за
щиты от токсического воздействия тяжелых металлов, например при водоподготовке с использованием серебра 
или меди, могут быть использованы стерильные (путем фильтрования) растворы зтилендинитрилотетрауксусной 
кислоты (ЭДТА) или нитрилотриацетата натрия (Na3CeH6NOe) с концентрацией около 50 мт/дм3. Серебро может 
быть инактивировано также раствором сульфида натрия, при этом на 1 дм3 пробы воды добавляют 1 см3 раствора 
сульфида натрия [см. ДВ. 1.3 (приложение ДВ)}.
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Приложение ДВ  
(обязательное)

Р е а кти вы , о б о р уд о в а н и е  и м атериал ы , н е о б х о д и м ы е  д л я  о т б о р а  п р о б  в о д ы

ДВ.1 Реактивы
ДВ.1.1 Этиловый спирт по ГОСТ 18300". объемной доли <р (С-2НьОН) = 70 %,
или изопропанол (спирт изопропиловый) по ГОСТ 9805 объемной доли ср [(CHj^CHOH)] = 70 %,
или раствор гипохлорита натрия по ГОСТ 11086 массовой концентрацией р (CIO ) = 1 г/дм3.
ДВ.1.2 Раствор тиосульфата натрия по ГОСТ 27068 массовой концентрацией р (N a ^ jjO jj • 5Н20 )  = 

= 18 мг/дм3.
ДВ.1.3 Раствор сульфида натрия по ГОСТ 596 массовой концентрацией р (Na2S) = 0.1 мг/см3.
ДВ.1.4 Раствор иода по ГОСТ 4159 молярной концентрацией с (12) = 0.05 молы'дм3.
ДВ. 1.5 Этиловый спирт по ГОСТ 18300". объемной доли ф (С2Н5ОН) = 96 %. для фламбирования.

ДВ.2 Оборудование и материалы
Для отбора проб в дополнении к емкостям могут быть использованы следующие оборудование и материалы: 
Дезинфицирующие салфетки для индивидуального пользования.
Спиртовка или газовая горелка.
Зажигалка, спички.
Пинцеты зубчато-лапчатые или корнцанги прямые.
Маркеры, карандаши.
Аккумуляторы холода; лед. пакет со льдом; переносной холодильник или холодильное отделение в сред

ствах транспортирования.
Термометр или другой прибор, регистрирующий температуру.
Батометры для отбора проб или другие пробоотборники, приспособленные к отбору проб на различной глу

бине.
Транспортные средства и карточка идентификации личности перевозчика.
Водонепроницаемая обувь.
Стерильные перчатки.

’  В Российской Федерации применяют спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300—87 или по 
ГОСТ Р  51652—2000 »Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

19



ГО СТ 31942— 2012

Приложение ДГ 
(справочное)

С опо ста вл е ни е  с т р у кт у р ы  настоящ его  станд арта  с о  с тр у кту р о й  
п р и м е н е н н о го  в  ном  м е ж д у н а р о д н о го  стандарта

Т а б л и ц а  ДГ.1

Структура настоящ его стандарта Структура м еж д ународною  стандарта ISO 19450:2006

Раздел 1, подраздел 4.1 (1-й абзац) Раздел 1

Раздел 2 Раздел 2

Раздел 4 Раздел 3

Раздел 5 Раздел 4

Разделы Подразделы Пункты Подразделы Пункты Подпункты

5

5.10 — 4.1 — —

— — 4.2 — —

5.3—5.5. 5.8 — — 4.2.1 —

Приложение ДА ДА-1 4.2.2

Приложение ДБ Д Б .1-Д Б .2 — 4.2.3 —

Приложение ДА

ДА-2 — 4.2.4 —

ДА.2.1 — — 4.2.4.1

ДА.2.2 — — 4.2.42

ДА.2.3 — — 4.2.4.3

Приложение ДВ — 4.3 — —

Приложение ДВ

ДВ.1 — 4.3.1 —

ДВ.1.1 — — 4.3.1.1

ДВ.1.2 — — 4.3.1.2

ДВ.1.3 — — 4.3.1.3

ДВ.1.4 — — 4.3.1.4

ДВ.2 — 4.3.2 —

ДВ.2 — — 4.3.2.1

ДВ.2 — — 4.3.2.2

ДВ.2 — — 4.3.2.3

ДВ.2 — — 4.3.2.4

ДВ.2 — — 4.3.2.5

ДВ.2 — — 4.3.2.6

ДВ.2 — — 4.3.2.7

ДВ.2 — — 4.3.2.8

ДВ.2 4.3.2.9

ДВ.2 — — 4.3.2.10

ДВ.2 — — 4.3.2.11

ДВ.2 — — 4.3.2.12
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Окончание таблицы ДГ. 1

Структура настоящею стандарта Структура международного стандарта ISO 19458:2006

Разделы | Подразделы Пункты Подразделы Пункты Подпункты

Приложение ДВ

ДВ.2 — — 4.3.2.13

ДВ.2 — — 4.3.2.14

ДВ.2 — — 4.3.2.15

Раздел 6 4.4 — —

6

6.1 — — 4.4.1 —

—
6.1.1—6.1.3. 

6.1.4 (1-й абзац) — — 4.4.1.1

— 6.1.7 — — 4.4.1.2

— 6.1.4. 6.1.3 — — 4.4.1.3

— 6.1.5. 6.1.3 — — 4.4.1.4

— 6.1.6 — — 4.4.1.5

6.2 — — 4.4.2 —

6.3 — — 4.4.3 —

6.4 4.4.4

— 6.4.2 — — 4.4.4.1

— 6.4.3. 6.4.1 — — 4.4.4.2

6.5 — — 4.4.5 —

6.6 — — 4.4.6 —

8 8.1—8.3 — 4.5 — —

Раздел 7 Раздел 5

Разделы Подразделы Пункты Подразделы Пункты Подпункты

7 7.1 — 5.1 — —

7.8 7.2.8.5 — 5.2 — —

Приложение В

В.1

Приложение А

А.1

В.2 А.2

В.З А.З

В.3.1 А.3.1

В.3.2 А.З.2

В.3.3 А.3.3

В.3.4 А.3.4

Приложение А А.1 Приложение В —

Приложение ДГ — — —

Приложение ДЦ — — —

Библиография — Библиография —

П р и м е ч а н и е  — Указанное в таблице изменение структуры настоящего стандарта относительно струк
туры примененного международного стандарта обусловлено приведением в соответствие с требованиями 
ГОСТ 1.5.
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Приложение ДД 
(справочное)

С вед ения  о  с о о тв е тс тв и и  с с ы л о ч н ы х  м е ж го с у д а р с тв е н н ы х  ста н д а р то в  
м е ж д ун а р о д н ы м  станд артам , и с п о л ь зо в а н н ы м  в  каче стве  с с ы л о ч н ы х  

в п р и м е н е н н о м  м е ж д ун а ро д н о м  стандарте

Т а б л и ц а  ДД.1

Обозначение ссылочного 
межгосударственного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

ГОСТ 596—89 — —

ГОСТ 4159—79 NEQ ISO 6353-3:1987 «Реактивы для химического анализа. Часть 3. 
Технические условия. Вторая серия»

ГОСТ 4201—79 NEQ ISO 6353-3:1987 «Реактивы для химического анализа. Часть 3. 
Технические условия. Вторая серия»

ГОСТ 6709—72 — —

ГОСТ 9805—84 NEQ ISO 756-1:1981 «Пропанол-2 технический. Методы испыта
ний. Часть 1. Общие положения»

ISO 756-2:1981 «Пропанол-2 технический. Методы испыта
ний. Часть 2. Определение кислотности. Титриметрический 
метод»

ISO 756-3:1981 «Пропанол-2 технический. Методы испыта
ний. Часть 3. Испытания на смешиваемость с водой»

ГОСТ 11086—76 — —

ГОСТ 18300—87

ГОСТ 25151—82 — —

ГОСТ 27065—86 — —

ГОСТ 27068—86 — —

ГОСТ 30813—2002 NEQ ISO 6107-1:2004 «Качество воды. Словарь. Часть 1»

ISO 6107-2:2006 «Качество воды. Словарь. Часть 2»

ISO 6107-3:1993 «Качество воды. Словарь. Часть 3»

ISO 6107-4:1993 «Качество воды. Словарь. Часть 4»

ISO 6107-5:2004 «Качество воды. Словарь. Часть 5»

ISO 6107-6:2004 «Качество воды. Словарь. Часть 6»

ISO 6107-7:2006 «Качество воды. Словарь. Часть 7»

ISO 6107-8:1993 «Качество воды. Словарь. Часть 8»

ГОСТ 31861—2012 NEQ ISO 5667-1:2006 «Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руко
водство по составлению программы отбора проб»

ISO 5667-2:1991 «Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руковод
ство по методам отбора проб*

ISO 5667-3:2003 «Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руковод
ство по хранению и обращению с пробами»

ГОСТ 31862—2012 NEQ ISO 5667-5:1991* «Качество воды. Отбор проб. Часть 5. Руко
водство по отбору проб питьевой воды из очистных сооруже
ний и трубопроводных распределительных систем»

* Заменен на ISO 5667-5:2006.
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Б и б л и о гр а ф и я

[1 ] ^Международный стандарт 
ISO 19458:2006

Water quality —  Sampling lo r microbiological analysis (Качество воды. Отбор 
проб для микробиологического анализа)

[2 ] ЛМеждународный стандарт 
ISO 566 7-3:1994

Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and handling o f 
water samples (Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хране
нию и обращению с пробами)
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