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Введение

В настоящ ем стандарте приведено описание математической модели тепло- и влагопереноса в 
ограждаю щ их конструкциях зданий в целях прогнозирования нестационарных процессов переноса вла
ги в многослойных ограждаю щ их конструкциях, подвергаемых климатическим воздействиям.

По сравнению  с оценкой влажностного состояния ограждающ их конструкций по стационарным 
условиям эксплуатации моделирование нестационарного влажностного режима обеспечивает более 
точные сведения о влажности материалов конструкций и о  риске, связанном с проблемами конденса
ции пара на поверхности.

Модели, рассматриваемые в настоящем стандарте, учитываю т накопление влаги, эф ф екты  кон
денсации и перенос жидкости в материалах конструкций, а также конвективно-лучистый перенос те
плоты в граничных условиях. В процессе эксплуатации зданий влажностное состояние материалов 
ограждаю щ их конструкций изменяется в зависимости от конструктивных особенностей, свойств мате
риалов. температурно-влажностных условий в помещениях, климатических условий района строитель
ства. Влажностный режим определяет эксплуатационные свойства ограждаю щ их конструкций здания и 
непосредственно влияет на теплозащ итные свойства, коррозию металлических деталей, прочностные 
свойства, напряженно-деф ормированное состояние, долговечность и эстетику конструкций.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗДА Н ИЯ  И СООРУЖ ЕНИЯ.

М етод м а тем ати ческого  м о д е л и р о в а н и я  те м п е р а ту р н о -в л а ж н о с тн о го  режим а 
о гр а ж д а ю щ и х  ко н с тр у кц и й

8 inklings and constructions. The method of mathematic simulation for temperature and humidity of protecting constructions

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на ограждаю щ ие конструкции зданий и сооружений и 

устанавливает метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждаю 
щих конструкций при нестационарных условиях эксплуатации.

М атематическая модель, приведенная в настоящ ем стандарте, описывает следующ ие явления 
нестационарного одномерного переноса теплоты и влаги в конструкциях:

- удаление строительной влаги;
- накопление влаги за счет конденсации в порах и капиллярах вследствие диф ф узии в переход

ный и зимний периоды времени;
- увлажнение косыми дождями;
- увлажнение, обусловленное миграцией влаги из наружной части конструкции во внутренню ю  в 

летний период эксплуатации.
Результаты расчета по предложенной математической модели могут быть использованы в следу

ющ их целях:
- для  повышения энергоэф ф ективности зданий;
- повыш ения комф ортности зданий для проживания:
- повышения долговечности конструкций и сохранения их эксплуатационных свойств.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие стандарты. Для дати

рованных ссы лок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для  недатированных —  
последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Ш тангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и терми

ческого сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 23250 М атериалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 24104Ч Весы лабораторные. Общ ие технические требования
ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности
ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и со

противления паропроницанию

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандар
тизации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. 
Метрологические и технические требования. Испытания».

Издание официальное

1
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в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссыпка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссыпку.

3 Обозначения и единицы измерения характеристик тепло- и влагопереноса
В настоящ ем стандарте применены  обозначения и единицы измерения характеристик тепло- и 

влагопереноса. приведенные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Обозначения и единицы измерения

Характеристика О бозначение
Единица

измерения

Мгновенная скорость капиллярного всасывания С «/(м2 • с)

Удельная теплоемкость материала с Дж/(кг • ’ С)

Парциальное давление водяного пара е Па

Парциальное давление насыщенного водяного пара Е Па

Плотность потока влаги 9 кг/(гд2 - С)

Энтальпия h Дж

Интенсивность солнечной радиации 1 Вт/м2

Поток влаги J кг/м2

Поток влаги через наружную поверхность L кг/м2

Коэффициент капиллярного всасывания к кг/(м2 • с1®)

Показатель степени в уравнении капиллярного всасывания п —

Атмосферное давление Р0 Па

Сопротивление ларопроницанию слоя (м2 ч-Па)/мг

Плотность теплового потока Я Вт/м2

Температура t 'С

Эквивалентная температура воздуха окружающей среды *M.Vcn х
Температура поверхности конструкции 'no. *с
Влажность по массе IV кг/кг

Пространственная координата X м

Время z с

Продолжительность выпадения жидких осадков в месяц ч . ч

Количество осадков, выпадающих на вертикальную поверхность H. мм

Коэффициент теплоотдачи а Вт/(м2 • X )

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности “ и Вт/(м2 • ’ С)

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности Вт/(м2 • X )

Коэффициент статической влагопроводности Рога, кг/(м • с)

Коэффициент динамической влагопроводности Рд* кг/(м - с)

Потенциал влажности Н -в
Коэффициент потенциалопроводности К кг/(м • с • "В)

Теплопроводность материала X Вт/(м ■ К)

2
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Окончание таблицы 1

Характеристика О б о з н а ч е н и е
Е д и н и ц а

измерения

Коэффициент паропроницаемости материала Р кг/(м • с • Па)

Плотность материала Р кг/м3

Плотность воды Ре кг/м3

Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной по
верхности ограждающей конструкции

Peon —

Относительная влажность воздуха ф %

4 Основные уравнения математической модели
4.1 О гр а н и че н и я

М атематическая модель, приведенная в настоящ ем стандарте, предполагает следующ ие условия 
и ограничения:

- рассматривается одномерный перенос теплоты и влаги,
- постоянная геометрия конструкции, отсутствие деф орм аций материалов;
- отсутствие изменений свойств материалов в результате повреждения или старения;
- отсутствие химических реакций;
- все материалы ограждающ ей конструкции являются изотропными;
- пренебрегают теплотой, выделяемой при ф азовых переходах, в том числе при сорбции-десорб

ции водяного пара:
- пренебрегают зависимостью  влагоемкости от температуры;
- пренебрегают термоградиентными механизмами влагопереноса;
- пренебрегают ф ильтрационными механизмами влагопереноса.

4.2 О с н о в н ы е  ур а в н е н и я  те пл о - и в л а го п е ре н оса  в о гр а ж д а ю щ и х  ко н с т р у кц и я х

В качестве основных уравнений тепло- и влагопереноса в ограждаю щ их конструкциях используют 
диф ф еренциальны е уравнения влагопереноса (1) и теплопереноса (2):

» ■ ( , , , Ж , J] _ d M tK < z ) l  (1)

-d iv |q (x .  z ) |. (2)
oZ

Потоки влаги и теплоты, проходящ ие через конструкцию, определяют через потенциалы:

g*x.z)--K(x) gradiXx.z). (3)

Q(x, z ) — X(x) gradf(x. z). (4)

С учетом выражений (3) и (4) уравнения (1) и (2) представляют в следующем виде:

Р(х)-" *' ^  -  div[K(x) grad0(x. z)J. (5)

c{x )p (x)iii-ii - div[X(x) gradf(x,z)|. (6)
oZ

П р и м е ч а н и е  — В качестве градиента потенциала влажности используют сумму градиентов частных 
потенциалов: парциального давления водяного пара в порах материала, влажности материала по массе, темпера
туры в материале, общего давления в материале и др.

3
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В качестве частны х потенциалов математической модели, представленной в настоящ ем стан
дарте. используют Парциальное Давление Водяного Пара в Порах материала д  = <p(w)£ и илажноы ь 
материала по массе w

к  g ra d e -  ц grad(<p{w) Е )  + р g rad iv . (7)

где <p(w) — относительная влажность воздуха (функция сорбционного влагосодержания материала). 

П р и м е ч а н и е  —  Уравнение (7 )является наиболее применяемым в практике расчетов.

Более точны й расчет относительной влажности воздуха в порах материала может бы ть про
веден. если при непрерывном  изм енении влажности в материале при известной изотерме сорбции 
материала, определяем ой ф ункцией <pc(w), известна изотерма десорбции материала, определяемая 
ф ункцией q>A(w).

Относительную влажность воздуха в порах материала рассчитывают по ф ормуле

< * " )  -  < Р с ( " Ц ^ 7 ) + (8)

П р и м е ч а н и е  — Приведенная формула означает, что относительная влажность воздуха в порах мате
риала определяется по изотерме сорбции, когда влажность материала возрастает, и по изотерме десорбции, когда 
влажность убывает.

4.3 Гр а н и чн ы е  у с л о в и я  те плооб м ена

4.3.1 Гр а н и чн ы е  у с л о в и я  те п л о о б м е н а  на  п о в е р х н о с тя х  ко н с тр у кц и и
Граничные условия теплообмена на поверхностях конструкции задаются зависимостью  между те

пловым потоком за счет теплопроводности твердой стенки и тепловым потоком от окружающ ей среды 
за счет температурного напора [ф ормулы (9>— (11)]:

- на внутренней поверхности

О )

- на наружной поверхности:

н о )

*M.yc»(Z )^  W { 11)

где L —  толщ ина конструкции, м.
Допускается в качестве граничных условий теплообмена задавать известное значение тем пе

ратуры.
4.3.2 Гр а н и ч н ы е  усл о в и я  те п л о о б м е н а  на  с т ы ке  м атериалов
Граничными условиями теплообмена на стыке материалов являются:
- непрерывность температуры на границе раздела двух материалов внутри ограждаю щ ей кон

струкции
f(x + 0 .^) = Цх -  О.*): (12)

- отсутствие источников и стоков теплоты (тепловой поток непрерывен)

ц х , 0 ) * х: ° ' г)~ ц х - 0 ) * х- ° ' г)
дх ()Х

(13)
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4.4 Гр а н и чн ы е  у с л о в и я  вл а гообм ена

4.4.1 Гр а н и чн ы е  у с л о в и я  в л а го о б м е н а  на п о в е р х н о с тя х  ко н с тр у кц и й
Граничные условия влагообмена на поверхностях конструкций задаются ф ормулами (14)— (18). 
Поток влаги, выходящ ий из конструкции, определяется уравнениями:
- через внутреннюю поверхность

- к <0 ) :^ ^ - ^ - [ вИп (г ) - б о(2 )] - 9 в: (14)

- через наружную  поверхность

( 2 Ь  e>(z)j .  9н. (15)

где Ran, RMn —  сопротивление паропроницанию внутреннего и наружного слоев. (м2ч • ПаУмг;
дв. дп —  плотность потока жидкой влаги через внутреннюю и наружную поверхности. кг/(м2 с). 

Плотность потока влаги (количество жидкой влаги), поглощ аемой ограждающ ей конструкцией, 
должна определяться в каждом конкретном случае.

Плотность потока жидкой влаги через наружную поверхность дн внутрь ограждающ ей конструкции 
при ее нестационарном увлажнении определяют по ф ормуле

9„ - (16)

Плотность потока жидкой влаги в наружный слой ограждающ ей конструкции, вызванной косым 
дождем, определяют как мгновенную скорость капиллярного всасывания С. При этом плотность потока 
жидкой влаги не должна превосходить интенсивность выпадения осадков на вертикальную поверх
ность

дм -=min
Н  10-3 р„ I

- 720■3600' I
(17)

4.4.2 Гр а н и чн ы е  у с л о в и я  в л а го о б м е н а  на с ты ке  м атериал ов
При наличии в конструкции пароизоляционного слоя принимают, что жидкая влага не проходит 

через слой пароизоляции, при этом плотность потока водяного пара определяют по формуле

g ( x - 0 ) - g ( x  ♦ 0 ) - ~ ( e ( x  г O .z ) -e (x -O .z ) ) ,  (18)
Ro

где Rn —  сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя.
На сты ке двух слоев ограждающ ей конструкции, выполненных из разных материалов, при отсут

ствии пароизоляции принимают, что влажности материалов слоев являются равновесными (ф ункцио
нально зависимыми)

= flw 2). (19)

В зоне сорбционного увлажнения равновесные влажности материалов принимают по изотермам 
сорбции (десорбции). При этом парциальное давление водяного пара в порах материалов непрерывно

е(х + 0. z ) = е (х  -  0, z). (20)

Д ля сверхсорбционной зоны зависимость (19) определяют экспериментально. При условии что 
влажность на стыке слоев материалов распределяется пропорционально скоростям капиллярного вса
сывания. зависимость (19) описывается соотнош ением

r £ £ l ( i v . -
р1С2

w.2 м  I (21)

где w 1m и iv2m —  максимальные сорбционные влажности материалов.
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5 Исходные данные
5.1 О бщ ие полож ения

Перед расчетом температурно-влажностного режима ограждающ ей конструкции должны бы ть из
вестны следующ ие необходимые исходные данные:

- характеристики граничных условий;
- характеристики материалов конструкции;
- характеристики конструкции;
- характеристики условий проведения расчетов.

5.2 Х а р а кте р и сти ки  гр а н и ч н ы х  у с л о в и й

К характеристикам граничных условий относятся:
- температура наружного воздуха, переменная в течение года и принимаемая согласно данным на

турных наблкадений или поданным , приведенным в нормах и правилах по строительной климатологии [1];
-  температура внутреннего воздуха, переменная или постоянная в течение года и принимаемая в 

соответствии с  условиями проектирования;
- относительная влажность наружного воздуха, переменная в течение года и принимаемая соглас

но данным натурных наблюдений или по [1];
-  относительная влажность внутреннего воздуха, переменная или постоянная в течение года и 

принимаемая в соответствии с условиями проектирования;
- коэф ф ициенты  теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей конструкции, переменные 

или постоянные в течение года, вычисляемые для условий реш аемой задачи или принимаемые по 
строительным нормам и правилам по тепловой защ ите зданий [2].

Значения перечисленных параметров необходимо иметь на начало каждого месяца. Изменение 
их в течение месяца принимаю т линейным.

5.3 Х а р а кте р и сти ки  м а те р и а л о в  ко н с т р у кц и и

Перечень характеристик материалов и методы их определения, необходимые для расчетов по 
математической модели, приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Характеристики материалов

Наименование характеристики Обозначение Значения Метая определения

Плотность Р По действующим строигель- 
ньлт нормам и правилам

По нормативному докумен
ту на материал конкретного 
вида

Удельная теплоемкость С То же По ГОСТ 23250

Теплопроводность X Тоже По ГОСТ 7076

Изотерма сорбции ф(|У) — По ГОСТ 24816

Коэффициент паролроницаемости Р По действующим строитель
ным нормам и правилам

По ГОСТ 25898

Коэффициент капиллярного всасывания К — По приложению А

Коэффициент статической влаголровод- 
ности

Астат — По приложению Б

Коэффициент динамической влагопро- 
водности

Алии — По приложению В

5.4 Х а р а кте р и сти ки  ко н с тр у кц и и

Для проведения расчетов должны быть известны следующ ие данны е о  конструкции:
- толщина и порядок расположения однородных слоев в конструкции;
- мести расположения Пароизоляционных слоев и значиния их сопротивления паролроницаемости;
- начальная влажность материалов конструкции.
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5.5 Х а р а кте р и сти ки  у с л о в и й  п р о ве д е н и я  расчетов

Характеристики условий проведения расчетов включают в себя:
- месяц, начиная с которого следует проводить расчет;
- число лет. для которых следует проводить расчет;
- промежуток времени, через который следует ф иксировать результаты расчета (рекомендуется 

один месяц).

6 Выходные данные
Результатом расчета температурно-влажностного режима ограждающ ей конструкции должны 

быть распределения влажности и температуры по толщине конструкции для лю бого момента времени 
ее эксплуатации.

Пример расчета температурно-влажностного режима ограждающ ей конструкции по математиче
ской модели приведен в приложении Г.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

М етод о п р ед е л ен и я  ко э ф ф и ц и ен та  и м гн о в е н н о й  с ко р о с ти  ка п и л л я р н о го  в с а с ы в а н и я  в о д ы
с тр о и те л ь н ы м и  м атериалам и

А.1 Средства испытаний
Лабораторные весы по ГОСТ 24104- 
Штангенциркуль по ГОСТ 166. 
Линейка по ГОСТ 427.
Контейнер для воды.
Часы.

А.2 Подготовка образцов
Для определения коэффициента капиллярного всасывания воды строительным материалом изготовляют 

образцы материала в виде призм высотой от 100 до 250 мм, размерами поперечного сечения 50 * 50 мм. Боковые 
грани образцов влагоизолируюг (например, парафином или силиконовым герметиком). Образцы взвешивают с 
точностью до 0.01 г, определяют площадь поперечного сечения. Число образцов должно быть не менее трех.

А.З Проведение испытаний

Образцы устанавливают вертикально в контейнер с водой так. чтобы нижняя (невлагоизолированная) грань 
соприкасалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера.

Образцы взвешивают через следующие интервалы времени: 5 мин от момента соприкосновения образца с 
водой, далее через 10 мин; 15 мин; 30 мин; 1 ч; 1,5 ч; 3 ч; 6 ч; 24 ч; 48 ч.

Определяют массу воды, поглощенной поверхностью образца площадью 1м2 Мг кг/м2, по формуле

М, (А.1)

где /п, — масса влажного образца в момент времени гг кг; 
mQ — масса образца перед испытанием, кг;
F0 — площадь поперечного сечения образца.

А.4 Обработка результатов испытаний
По результатам взвешиваний образца строят график зависимости массы образца М от Я  (квадратный 

корень от времени).
Для определения коэффициента капиллярного всасывания испытуемого материала К и уточнения «закона 

квадратного корня из времени» для него уравнение, описывающее процесс капиллярного всасывания, записывают 
в виде

М = Kzп. (А.2)

Для определения значений К и л  уравнение (А.2) логарифмируют

InM = InK + rrfnz. (А.З)

Строят график в координатах Inltf и Inz.
Коэффициент капиллярного всасывания К  определяют, исходя из равенства InM = InK при г = 1. Для опреде

ления показателя степени л в уравнении капиллярного всасывания экспериментальные точки на графике в лога
рифмических координатах аппроксимируют прямой линией. Угловой коэффициент функции линейной аппроксима
ции является значением показателя степени л.

Мгновенную скорость капиллярного всасывания воды строительным материалом С, кг/(м2 • с), определяют 
по формуле

С = —  nKzn '. (А.4)
3600

За результат испытания принимают среднеарифметические значения результатов испытаний всех образцов.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

М етод о пр ед е л ен и я  ко э ф ф и ц и ен та  ста ти ч е ско й  в л а го л р о в о д н о сти  
с тр о и те л ь н ы х  м атериал ов

Б.1 Средства испытаний
Лабораторные весы по ГОСТ 24104.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Линейка по ГОСТ 427.
Контейнер для воды.
Часы.
Пила.
Сушильный электрошкаф.

Б.2 Подготовка образцов

Для определения коэффициента статической влаголроводности строительных материалов изготовляют об
разцы материала в виде призмы высотой от 100 до 250 мм. размерами поперечного оечения 50 *  50 мм или цилин
дра диаметром 50 мм. высотой от 100 до 250 мм. Боковые грани образцов влагоизолируют (например, парафином 
или силиконовым герметиком). Число образцов должно быть не менее трех.

Б.З Проведение испытаний
Образцы устанавливают вертикально в контейнер с водой так. чтобы нижняя невлагоизолированная грань сопри

касалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера. Зазор между стенками 
сосуда и боковой поверхностью образца герметизируют (например, парафином или силиконовым герметиком).

При проведении испытаний контейнер с образцом периодически взвешивают с  точностью до 0.01 г и опреде
ляют плотность потока влаги через образец по формуле

9 = - (Б.1)

где п>2 и яг, — массы образца при двух последовательных взвешиваниях, кг.
F0 — площадь поперечного сечения образца, м2:
Az — интервал времени между взвешиваниями, с.

После установления стационарного потока влаги образцы материала разрезают на несколько частей по вы
соте. Толщина каждой части должна быть не менее 20 мм. Каждую часть образца взвешивают с точностью до 
0.01 г. затем высушивают до постоянной массы, взвешивают и определяют влажность каждой части. Массу каждой 
части образца считают постоянной, если разность между результатами двух последовательных взвешиваний не 
превышает 0,01 г.

Б.4 Обработка результатов испытаний
По результатам взвешиваний частей образцов до и после высушивания строят кривую распределения влаж

ности по высоте образца, определяют градиенты влажности, а затем рассчитывают значения коэффициента ста
тической влаголроводности Рсгаг кг/(м - с), по формуле

(Б.1)

где д — плотность потока влаги через образец, кг/(м2 - с); 
grad»v — градиент влажности по длине образца, (кг/кг)/м.

Для определения градиенга влажности рассматривают участок кривой распределения влажности по высоте 
образца, где наблюдается изменение влажности. Экспериментальные точки на данном участке аппроксимируют 
многочленом необходимого порядка, являющимся функцией зависимости влажности tv от координаты х. Производ
ная данной функции при каждом значении х является значением градиента влажности в данной точке.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.
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Приложение В 
(рекомендуемое)

М етод  о пр ед е л ен и я  ко э ф ф и ц и ен та  д и н а м и ч е с ко й  в л а го п р о в о д н о с т и  
с тр о и т е л ь н ы х  м атериал ов

В.1 Средства испытаний
Лабораторные весы по ГОСТ 24104.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Линейка по ГОСТ 427.
Контейнер для воды.
Часы.
Пила.
Сушильный электрошкаф.

В.2 Подготовка образцов

Для определения коэффициента динамической влагопроводности строительных материалов изготовляют 
образцы материала в виде призм высотой от 100 до 250 мм. размерами поперечного сечения 50 * 50 мм. Боковые 
грани образцов влагоизолируют (например, парафином или силиконовым герметиком). Образцы взвешивают с 
точностью до 0.01 г. определяют площадь их поперечного сечения. Число образцов должно быть не менее трех.

В.З Проведение испытаний
Образцы помещают в контейнер с водой так. чтобы нижняя невлагоизолированная грань соприкасалась с 

поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера. Через время г образцы разре
зают на части по высоте. Толщина каждой части должна быть не менее 20 мм. Момент времени г  устанавливают по 
результатам анализа кривой капиллярного всасывания до момента первого перелома на ней (при отсутствии пере
лома — произвольно). Каждую часть образца взвешивают с точностью до 0,01 г, затем высушивают до постоянной 
массы, взвешивают и определяют влажность каждой части. Массу каждой части образца считают постоянной, если 
разность между результатами двух последовательных взвешиваний не превышает 0.01 г.

По результатам испытания строят график распределения влажности по высоте образцов.

В.4 Обработка результатов испытаний

По полученному распределению влажности по высоте образца рассчитывают параметры перемещения жидкой 
влаги в материале *v0. <(,. к$. а. по которым вьниспяют значение коэффициента динамической влагопроводности.

Влажность материала при максимальном капиллярном увлажнении wu определяют по графику распреде
ления влажности. Рекомендуется при обработке результатов испытания пользоваться влажностью w. измеряемой 
в кг/кг или в процентах к массе сухого материала.

Для расчета параметра /г, рассматривают начальный участок графика распределения влажности по высоте 
образца. Выбирают точку с наибольшей координатой, в которой влажность материала отличается от влажности 
при максимальном увлажнении образца туи не более чем на 5 %. Координату указанной точки обозначают х „,п. 
Параметр к., рассчитывают по формуле

Для расчета параметра к2 рассматривают конечный участок кривой распределения влажности. Кривая на 
этом участке линейно экстраполируется по двум последним точкам, влажность в которых отличается от началь
ной. до пересечения с осью координат. Координата этой точки обозначается х ^ , , .  Параметр к$ рассчитывают по 
формуле

к2 (В.2)

Параметр а определяют, исходя из уравнения

(В.З)

Экспериментальные точки наносят на плоскость в координатах In и аппроксимируют прямой.

проходящей через начало координат. Угловой коэффициент указанной прямой является значением параметра а. 
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Значение коэффициента динамической влагопроводности вычисляют с учетом всех параметров перемеще
ния жидкой влаги в материале по формуле

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.
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Приложение Г 
(справочное)

П рим ер расчета  те м п е р а ту р н о -в л а ж н о с тн о го  реж им а о гр а ж д а ю щ е й  ко н с тр у кц и и
п о  м атем ати ческой  м одели

В настоящем приложении приведен пример расчета температурно-влажностного режима ограждающей кон
струкции жилого здания по математической модели, приведенной в настоящем стандарте.

Пример приведен для климатических условий г. Москвы. Принято, что температура и относительная влаж
ность воздуха внутри здания остаются постоянными в течение года и равны 20 *С и 55 % соответственно.

Описание ограждающей конструкции и характеристик материалов, необходимых для расчета, приведено в 
таблице Г.1. Изотермы сорбции используемых материалов приведены в таблице Г.2.

Т а б л и ц а  Г.1 — Описание ограждающей конструкции и характеристики материалов

Состав стены  изнутри наружу
Толщ ина слоя

S, м

П лотность
материала

Ро- «т/М3

Коэффициент теплопроводности 
при условиях эксплуатации А и Б 

Ji. B ti'm -С
Коэффициент 

паролрони- 
цаемости 

u. мг/(м ч Па)
А Б

Штукатурка по газобетону 0.02 1550 0.76 0.93 0.05

Газобетон марки по средней 
плотности D400

0.3 450 0.14 0.15 0.135

Пенополистирол 0.1 40 0.041 0.05 0.05

Цементно-песчаная штукатурка 0.01 1550 0.76 0.93 0.09

Т а б л и ц а  Г.2 — Изотермы сорбции материалов конструкции

Н аименование материала

С орбционная влажность. % по массе, при температуре (20 * 2) "С 
и относительной влажности воздуха. %

1 0 20 30 40 50 60 70 ВО 90 97

Штукатурка по газобетону 0.1 0.2 0.3 0.32 0.47 0.62 1.01 1.41 2.46 4.38

Газобетон марки по средней 
плотности D400

0.1 0.2 0.25 0.33 0.4 0.43 0.805 1.18 2.19 5.34

Пенополистирол 0.2 0.3 0.7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.6

Цементно-песчаная штукатурка 0.5 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.7 3.2 4.0

В таблице Г.З приведены температура и относительная влажность воздуха на начало месяца, рассчитанные 
по данным, приведенным в [2].

Т а б л и ц а  Г.З — Температура и относительная влажность воздуха

М есяц 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Температура. С -  8.75 -9 .7 -6 .7 5 0.05 8.15 13,95 17.05 17.2 13.5 7.5 1.2 - 4 . 6

О тносительная влажность 
воздуха. 16

84.5 82,5 79.5 72 62 58.5 61 65.5 70.5 75.5 80 83.5

Коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции постоянны в 
течение года и приняты равными 8.7 Вт/ (м2 - "С) и 23 Вт/(м2 - ’ С) соответственно.

Результаты расчета представлены на рисунке Г.1 в виде распределения влажности внутри конструкции после 
трех лет эксплуатации здания, приведенные на начало февраля (месяца наибольшего влагонакопления).
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Влажность w. % по массе Ш тукатурка
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