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Дополпевия и изменения глав СНиП

П остановлением  Госстроя СССР от 1 сен
тября 1977 г. №  137 утверж д ены  и с 1 января 
1978 г. вводятся в действие публикуем ы е ни
ж е  допол нения  и изм енения ряда глав СНиП 
в связи с повы ш ением  требований к о б о р у д о 
ванию  ж илы х и общ ественны х зданий систе
мами автом атической пож арной сигнализации 
и автом атического  пож аротуш ения :

пункт 4.10 главы  СНиП И-Л.7-70 «М агазины. 
Н орм ы  проектирования» излож ить в след ую 
щей редакции:

«4.10. Установкам и автом атического  пож а
ротуш ения д ол ж ны  быть об о р уд о ва н ы  сле
д ую щ и е  пом ещ ения зданий универсальны х ма
газинов с торговы м и залами общ ей площ ад ью  
3600 м 2 и более и здания универсальны х ма
газинов вы сотой в 3 этажа и более (независи
м о  от площ ади торговы х з а л о в ): то р говы е  
залы, пом ещ ения для прием ки, хранения и под 
готовки  к п р од аж е  товаров, для хранения та
ры, упаковочны х м атериалов и инвентаря, о б 
м ен н о го  ф онда контейнеров, для прессовки 
б ум аж ны х и д ревесноструж ечны х отходов, 
для м усора , м астерских рем онта о б о р уд о в а 
ния и инвентаря, р е кл ам но-д екорац ионны х ма
стерских, экспедиций по доставке товаров на 
дом .

А втом атической  пож арной  сигнализацией 
д о л ж н ы  быть о б о руд ованы  пом ещ ения не
продовольственны х м агазинов (при отсутствии 
в этих пом ещ ениях автом атического  п о ж а р о 
туш ения) и продовольственны х магазинов (при 
оборуд о ва н и и  магазина охранной сигнализа
цией) за исклю чением  пом ещ ений: уборны х, 
душ евы х, м оечны х, охлаж даем ы х кам ер хра
нения и под готовки  к п р о д аж е  мяса, рыбы, 
ф руктов  (в несгораем ой упаковке), овощ ей, 
м еталлической посуды , несгораем ы х строи
тельных м атериалов»;

энергоаудит

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

