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Содержание альбома 3 
типового проекта 904-1-97.96

N N
листов

Наименование и обозначение документов 
Наименование листа Стр.

Титульный лист 1

Содержание альбома 2

Силовое электрооборудование -  Э И

1 Общие данные 3

2 Комплектная трансформаторная подстанция К Т П -2 х 6 3 0  к ВА.

Принципиальная однолинейная схема 4

3 Компрессорный а гр е га т . Схема электрическая подключения. 5

4 Шкаф П Р -1. Принципиальная схема распределительной сети. 6

5 Шкаф П Р -2 . Принципиальная схема распределительной сети. 7

6...8 Кабельный журнал. 8..Ю

9 К Т П -2 х 6 3 0  к В А . Устано вк а электрооборудования. 11

10 К Т П -2 х 6 3 0  к В А . Прокладка кабелей.

Разрезы. 12

11 План на отм. 0.000. -2.950. +3.600.

Прокладка кабелей. (Начало.) 13

12 План на отм. 0.000. -2.950. +3.600.

Прокладка кабелей. (Окончание.) 14

13 Заземление. Зануление. Троллеи. 15

Опросный лист для заказа К Т П -2 х 6 3 0  к В А . 16

NN
листов

Наименование и обозначение документов 
Наименование листа Стр.

Электроосвещ ение -  ЭО
1 Общие данные. 17

2 Рабочее и аварийное освещение. 18

План на отм. 0.000.

3 Питающая с е ть  380В. Схема питающей сети. 19

План на отм. -2.950.

4 План на отм. 3.600. 20

Вызывная сигнализация - 3 0 1

1 Общие данные. 21

2 План расположения сети. 22

Связь и сигнализация -  С  С

1 Общие данные. 23

2 План расположения с е т е й . 24

3 Схема расположения сетей. 25

Автом атическая пожарная сигнализация - С О  1

1 Общие данные. 26

2 План расположения се ти. 27

3 Схема подключения. 28

$т
СО

формат А2 3
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Продолжение

Обозначение Наименование Примечание

5 / 0 7 - 7 5 У стан о вк а аппаратуры литания главны х т р о п -

А230 леев для кранов.

А 2 -9 1 Устано вк а комплектных трансформаторных под-

станций с масляными трансформаторами

630 и 1000 к В А .

5 / 0 7-10 9 У с та н о в к а  конденсаторных

А 2 5 7 у с тр о й с тв

А 5 -9 2 Ко ж ух для защиты кабелей.

Прилагаемые документы.

9 0 4 -1-9 7.9 6 - Опросный лист для заказа

ЭМ.ОО.ОП К Т П -2 х 6 3 0 к В А .

9 0 4 -1-9 7.9 6 - Пояснительная записка.

ЭМ.ПЗ.Альбом 1

9 0 4 -1-9 7.9 6 - Спецификация оборудования, изделий и м атери-

ЗМ С.Альбом  7 апов силового электрооборудования.

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Комплектная трансформаторная подстанция К Т П - 2x630 к ВА.

Принципиальная однолинейная схема.

3 Компрессорный а гр е га т . Схема электрическая подключения.

4 Шкаф П Р -1. Принципиальная схема распределительной сети.

5 Шкаф П Р -2 . Принципиальная схема распределительной сети.

6 Кабельный журнал. (Начало).

7 Кабельный журнал. (Продолжение).

8 Кабельный журнал. (Окончание).

9 К Т П -2 х 6 3 0  к В А . Уста н о в к а  электрооборудования.

10 К Т П - 2x630 к В А . Прокладка кабелей.

Разрезы.

11 План на отм. 0.000. -2.950. +3.600.

Прок ладна кабелей. (Начало).

12 План на отм. 0000. -2.950. *-3600.

Прокладка кабелей. (Окончание).

13 Заземление. Зануление. Троллеи.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.

А З -9 2 Кабельные каналы вн утри и вне зданий.

Прокладка кабелей.

А 7 -9 2 Прокладка кабелей в производственных поме-

щениях.

5 .407-49 Прокладка кабелей и проводов на л отк ах

А196 типа НЛ.

5.407-123 Прокладка троллеев с горизонтальным р ас п о -

А260 ложением фаз и междуфззным расстоянием

115 мм.

А 10-9 2 Заземление и зануление эл ектроустановок.

5.407-140 Уста н о в к а  кнопок П К Е, П К У -15 . переключателей

А479 ПП. сигнальных приборов и автом атов А П 506 .

5 .407-82 Устано вк а распределительных шкафов ПР-8501

и П Р-8701.

5.407-116 У стан о вк а одиночных электромагнитны х п ус к а -

А469 ге л е й  серии НМЛ.

Привязан

Инв-N

Листов

904-1-97.96-ЭМ

Технические решения, принятые в рабочих че ртеж ах, с о о т в е тс тв у ю т требованиям 
экологических, сани тарно-гигиенических, противопожарных и д р уги х норм, д е й с тв у 
ющих на территории Российской Федерации и обеспечиваю т безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию о бъ ек та при соблюдениии (]редусмотренных р а б о 
чими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта
Главный инженер проекта, привязавший проект

МНЛяпусов

Компрессорная станция 5К-27А0
С т а д и я

Общие данные

Р

Лист

1

Л истов

13

АО ПроектНИИстройдормаш 
г . Р о с то в -н а -Д о н у

UfOQ^D-03 4f Ф о р м а т  А 2
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Т р а н с ф о р м а т о р
о б о з н а ч е н и е
т и п
н а п р я ж е н и е . к В  

м о щ н о с т ь . к В А

С б о р н ы е  ш и н ы

И з м е р и т е л ь н ы е
п р и б о р ы

Т -1 TM3-630 кВА
10(6)/0.4кВ

TM3-630 кВА 
10(6>/0.4кВ

к380/220В
Ш  / - ' - 0

С е к ц и я  1 С е к ц и я  2

Wh

V o r h

IX D С Ц о  п

W h

V a r h

T - 2
------V

®
®

О—jN s —X

З а щ и т н ы й  а п п а р а т  
т и п
1н о м . А
д а н н ы е  р а с ц е п и т е л я

Т р а н с ф о р м а т о р  т о к а
к о э ф ф и ц и е н т
т р а н с ф о р м а ц и и

А п п а р а т  н а  в в о д е  

10 (6 ) к В

[]
Т ARV-1G36J01 

\  1000А

« о о л  ,  т / 1
о ф о с р

Т ARV-1036J01 
\  1000А

1500/5

[]

Ф Ф Ф Ф

■ л г

600/5

Н о м е р  ш к а ф а 1 2 3 А

Т и п  ш к а ф а Ш В В - 2 У З Ш Н В - 1 9 У З  (п ) Ш Н С - 1 6 У З Ш Н Л - 3 2 У З Ш Н В - 1 9 У З  (п ) Ш В В -2 У З

Н о м е р  л и н и и 1 2 3 А 5 6 7 8 9 10

1 р а с ч . п и н и и , А 308/240 308/240 152 58 308/240 152 - 52 308/240 308/240

Марка и сечение проводника или тип 
и номинальный ток шинопооводз

АВВГ 1  
2(3x95*1x35)

АВВГ
2(3x95*1x35)

АВВГ
1(3x95*1x35)

АВВГ
103x35-* 1x16)

АВВГ
2(3x95*1x35)

АВВГ
1(3x95*1x35) - АВВГ

1(3x35*1x16)
АВВГ

2(3x95*1x35)
АВВГ

2(3x95*1x35)

Н а з н а ч е н и е  л и н и и

Ш к а ф

в в о д а

в.н.
В в о д  H .H .

Ш к а ф
у п р а в 

л е н и я

Ш У 1

Ш к а ф

у п р а в 

л е н и я

Ш У 2

Конд ен 

с а то р н ая

у с та н о в к а

К К У - 1

Ш к а ф  

^ о п р е 
д е л и 

т е  л ь н ы й  

Г 1 Р - 1

С е к ц и о н н ы й

а в т о м а т

Ш к а ф
у п р а в 

л е н и я

Ш У Б

Ко нд ен

са то р н ая

у с та н о в к а

К К У - 2

Р е з е р в

Ш к а ф

р а с п р е 
д е л и 

т е л ь н ы й

П Р - 2

Ш к а ф
у п р а в 

л е н и я

Ш У З

Ш к а ф

у п р а в 

л е н и я

Ш У А

В в о д  Н .Н .
Ш к а ф

в в о д а

В .Н .

М о щ н о с т ь . к В т 160/75 160/75 ЮОквар 50.1 160/75 ЮОквар - 48.85 160/75 160/75

1. Шкафы управления ШУ1, ШУ2, ШУЗ, ШУ4, ШУ5 поставляются комплектно с компрессорами.
2. Кабельный журнал смотреть на листе ЭМ-6.
3. Схема и группа соединений обмоток трансформатора напряжение 10 или 6 кВ определяются 

при привязке. При соединении обмоток Д /Ун  -  11 трансформаторы тока в нуле - 800/5.
904-1-97.96-ЭМ

Привязан

H h b .N

Компрессорная станция 5К-27А0
Стадия Лист Листов

Р 2

Комплектная трансформаторная под
станция КТП-2х630 кВА. 

Принципиальная однолинейная схема

АО ПроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-на-Дону

ЦООДУО-'ОЗ £  Ф о р м а т А 2
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Распредели
тельное
ус тр ой ство

Аппарат 
отходящей 
линии (ввода) 
обозначение 
тип
1ном, А 
расцепитель 
или плавкая 
вставка. А

П Р -1 
П Р8503- 
-20 5 3- 
-4 У Х Л 2  
380/220 В

В А 5 2 -3 9
630

к250

А Е 2 0 4 6 -Ю 6
63
25

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
16

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
4 0

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
40

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
16

А Е2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
16

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
16

А Е2 0 4 6 -10 Б  
63 
16

7 ^
А Е2 0 4 6 -10 Б

63
32

_ х

Пусковой
аппарат
обозначение
тип
1ном, А 
расцепитель 
или плавкая 
вставка. А 
уставка тепло- 
вого реле. А

19-Я1
Я В З -3 1 -1 М

100

6-КМ1
ПМ Л-32Ю 02 

т. 32

8-КМ1

ПМЛ- 321002 
т. 32

10-КМ1 
П М Л -221002 

т . 12.5

12-КМ1

ПМ Л -121002 
т. 2

18-КМ1
ПМ Л -121002 

т . 2

16-оп
АП 5 0 Б -З М Т  

к 10

Кабель, провод

Обозна
чение

н ПР-1

Н 1 9 -1

К19-2

нб-1

н б-2

н8-1

н 8-2

нЮ-1

н Ю -2

Н 1 2 -1

Н 1 2 - 2

н18-1

Н 1 8 -2

Н 1 6 -1

Н16-2

т

Марка

А В В Г

А В В Г

А В В Г

см. раздел ЭО

элект роосвещеиия

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

КГ

А В В Г

А В В Г

А В В Г

КГ

А В В Г

Кол. число 
жил

и сечение

1(3x351-1x16)

1(3x4 *1x2,5)

1(3x4 *-1x2.5)

К З х Ю И хб )

1(3x10*1x6)

1(3x10+1x6)

1(3x10+1x6)

1(4x2,5)

1(4x25)

1(4x2.51

1(3x15+1x1,0)

1(4x2,5)

1(4х2,5)

1(4x25)

1(3x15+1x1,0)

1(2x25)

Длина
м

15

20

20

25

25

20

20

25

20

Груба

Обозначение 
на плане

Т П -4 0

Т П -4 0

Т П -2 5

Т П -2 5

Длина
м

Зпектроприемник

Обозна
чение

19

P y c i

или
Рном
кВт

50,1

6.8

5 5

0,75

0,75

4,0

0.3

I р а м  

ИЛИ 
[ни 
I пуск

А

5 8

3.1

30.9

30.9

105

1,7

1,7

9.3

U

Наименование 
тип. обозначение 
чертежа 
принципиальной 
схемы

Ввод о т К ТП  
Т р -р  1 
линия 4 
лист ЭМ -2

Кран мостовой 
электрический 
однобалочный 
подвесной

Освещение
аварийное

A H P -16 0 S 2
Насос
н агре то й  воды 
(раб.)

A H P -16 0 S 2
Насос
охлажденной 
воды (резерв.)

4A100L2
Насос
дренажный
(раб.)

4 А 71А 2
Приточная
установка
П1

4 А 71А 2
Отопительный
а гр е га т
А2

АИР-112М В6
Крышный
вентилятор
В1-1

Резерв

Насосная
шкаф управления

1 Ш
цепи КИП_______

Резерв

1. Кабельный журнал листы ЭМ -6. ЭМ -7.

904-1-97.96-ЭМ

Компрессорная аанция 5К-27А0И зм Кол.уи Л и с т N док. Попп. / Д а та
Привязан гип Ляпусов С т а д и я Л и с т Листов

Нач. отд К о ган Р 4Н. контр Христофоров
Г  п. след. Христофоров Шкаф П Р-1.

Принципиальная схема распредели- 
тельной сети

А О  ПроектНИИс тройдормаш 
г ,  Р о с то в -н а -Д о н уНач. го . Чзпны

Инв-N Инж Л м ат Овчаоова
Ц00^90^03 7  Ф о р м а т  А 2
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Расп ре д е ли•
тельное
ус тр ой ство

ч
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Аппарат 
отходящей 
линии (ввода) 
обозначение 
тип

Jwom, А 
расцепитель 
или плавкая 
вставка. А

П Р -2  
П Р 8 5 0 3 - 
-2 0 5 3 - 
- 4 У Х П 2  
380/220 В

В А 5 2 -3 9
630

к250

А Е 2 0 4 6 -Ю Б
63
32

А Е2 0 4 6 -10 Б
63
АО

А Е2 0 4 С -10 Б  
63 
АО

А Е 2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е 2 0 4 6 -Ю Б
63
16

А Е2 0 4 6 -10 Б  
63 
16

7 ^
Л Е2046 -10Б  

63 
25

J L

Пусковой 
аппарат 
обозначение 
тип 
]иом А 
расцепитель 
или плавкая 
вставка А 
уставка тепло
вого реле, А

7-КМ1
Н М Л -321002 

1 . 32

9-КМ1
Н М Л -321002 

т. 32

11-КМ1
П М Л -221002 

т . 12.5

13-КМ1

П ИЛ -12Ю 02
т. 2

1А-КМ1 

П М Л -121002 
т. 1.6

1 5 -К М 1

П М Л -121002 
т . 2

17-Q F1 
АП 5 0 Б -З М Т  

К 10

Кабель, провод

Обозна
чение

н П Р -2

н 7-1

н 7 - 2

н9-1

н 9-2

Н11-1

Н И -2

Н13-1

Н 1 3 - 2

н14-1

н1А-2

Н15-1

Н 1 5 - 2

Н 1 7 -1

Н 1 7 - 2

НЩК

Марка

А В В Г

см. раздел Э О

электроосвещения

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

А В В Г

КГ

А В В Г

КГ

А В В Г

А В В Г

А В В Г

К Г

А В В Г

К о я. число 
жил

и сечение

1(3x35*1x16)

1(3x10 И хб )

1(3x10 1x6)

К З х Ю И х б )

1{ЗхЮ Их6)

1(4x25)

114x2.5)

1(4x25)

1(3x1,5*1x10}

1(4x25)

1(3x15 *1x10)

1(4x25)

1(4x25)

1(4x25)

1(3x1,5*1x1,01

1(2x25)

Длина
м

20

2 5

30

25

30

2 5

Труба

Обозначение 
на плане

Т П -4 0

Т П -4 0

Т П -2 5

Т П -2 5

Т П -2 5

Длина
м

Электроприемиик

Обозна
чение

г усг

или
РнОЧ
кВт

1расч

ИЛИ

Uycit

А

48.85

7 .2

5 .5

0,75

0 ,5 5

0 .7 5

4,0

0.1

5 2

3 0 .9

3 0 .9

10.5

1 7

1.3

1,7

9 .3

0 .4 7

Наименование 
тип. обозначение 
чертежа 
принципиальной 
схемы

Ввод о т К ТП  
Т р -р -2  
линия 8 
лист З М -2

Освещение
рабочее

A H P -16 0 S 2
Насос
н агре то й  воды 
(резерв)

AM P-160S2
Насос
охлажденной 
воды (раб.)

4A100L2
Насос
дренажный
(резерв)

4 А 71А 2
Приточная
установка
П2

4А А 6 3 В 2
Вытяжная
установка
В2

4 А71А2
Отопительный
а гр е га т
А1

АИР-112М В6
Крышный
вентилятор
В 1-2

Резерв

Компрессорная 
щит контроля 
ЩК
цепи КИП

Резерв

1. Кабельный журнал листы ЭМ-6...8

904-1-97.96-ЭМ

Компрессорная станция 5К-27АОИ зм . Колуч. Л и с т N док. Подл. Р Д ата
Привязан ГИ П Ляпусов ъМ* С т а д и я Лист Листов

Нач. отд. Коган * Р 5Н. контр. Христофоров ✓
Гл . спей. Христофоров Шкаф Л Р -2 .

Принципиальная схема распредели- 
тельной сети

АО ПроектНИИстройдормаш 
г . Р о с то в -н а -Д о н уНач. гр . Чапны

Инв-N Инж.Шкат. Овчарова Ofrw '
ЦО049О-ОЗ 3 Ф о р м а т  А 2
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1 
А

л
ь

б
о

м

го О б озн а
чение
кабеля
провода

Тр а с с а Проход через Кабель, провод

Начало Конец

тр у б у
п р о -
тяжной
ящик

N

по про ек ту проложен

Об озна
чение

Диаметр
по

стандар
т у , мм

Длина.
м

Марка Кол. число 
и сечение 
жил

Длина
м

Марка Кол. число 
и сечение 
жил

Длина
м

В1 Источник питания1 К ТП . Т р - р  1 /  / L__________/ /  /

В2 Источник литания2 К Т П . Т р -р  2 /  / / ----------1 7 /  7

н И 7 К Т П  Т р -р  1. Пиния1 Шкаф управления Ш У1 А В В Г 1(3x95*1x35) 15

н М 8 А В В Г 1(3x95*1x35) 15

Н 2-17 К Т П  Гр -р 1. Пиния2 Лкаф управления Ш У2 А В В Г 1(3x95*1x35) 20

и2-18 А В В Г 113x95*1x35) 20

н З-17 К Т П  Т р -р 2 . Пиния9 Шкаф управления Ш УЗ А В В Г 1(3x95*1x35) 25

нЗ-18 А В В Г 1(3x95*1x35) 25

М - 1 7 К Т П  Т р -р 2 . ЛинияЮ Шкаф управления Ш У4 А В В Г 1(3x95*1x35) 30

Н4-18 А В В Г 1(3x95*1x35) 30

н 5-17 К Т П  Т р -р 2 . ЛинияБ Шкаф управления Ш У5 А В В Г 1(3x95*1x35) 30

Н5-18 А В В Г 1(3x95*1x35) 30

н И 9

Шкаф управления Ш У1
Асинхронный 
электрод вигатель 1

А В В Г 1(3x95*1x35) 10

Н1-20 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н1-21 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

Н1-22 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

Н2-19

Шкаф управления Ш У 2 Асинхронный 
электрод вигатель 2

А В В Г 1(3x95*1x35) 10

Н 2-20 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н2-21 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н 2 -2 2 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

нЗ-19

Шкаф управления Ш УЗ Асинхронный 
эл ектрод ви гател ь 3

А В В Г 1(3x95*1x35) 10

нЗ-20 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

нЗ-21 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н З-22 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

М - 1 9

Шкаф управления Ш У 4 Асинхронный 
эл ектрод ви гател ь 4

А В В Г 1(3x95*1x35) 10

М - 2 0 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

М - 2 1 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н 4 -2 2 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н5-19

Шкаф управления Ш У 5 Асинхронный 
электрод вигатель 5

А В В Г 1(3x95*1x35) 10

нБ-20 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

н5-21 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

« 5 -2 2 А В В Г 1(3x95*1x35) 10

Н К У-1 К Т П  Т р -р |. ЛинияЗ Конденсаторная
установка
K V -1

А В В Г 1(3x95*1x35) 15

Н ПР-1 К Т П  T p -p l. Линия4 П ун к т распределитель- А В В Г 1(3x35*1x16) 15

ный П Р -1

И П Р -2 К Т П  Т р -р 2 . ЛинияЗ П ун к т распределитель- А В В Г 1(3x35.1x16) 15

ный П Р -2

h K V - 2 К Т П  Т р -р 2 . Линияб Конденсаторная у с т а - А В В Г 1(3x95*1x35) 15

новка К У - 2

Потребность кабелей и проводов 
длина, м

Число и сечение 
жил,

напряжение

Марка

А В В Г

3x35*1x16 -0.6 6  кВ 30

3 x9 5 *1x3 5 -0 .6 6  кВ 470

904-1-97.96-ЭМ

И зм .|Н оп .ум . J I h c t IN  д ок . Компрессорная станция 5К-27АО

АО ПроектИИИстройдормаш 
г .  Рост о б - н а -Д ону
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г о

о
V O
А
CZ

<

Обозна
чение
кабеля,
провода

Тр а с с а

Начало

Н 1 9 -1 П ун к т распределитель- 1

ный П Р-1 t

Н 1 9 -2 Ящик 19 -Я1

крана 19

нб-1 Пункт распределитель- г
ный ПР-1 с

]|

н б-2 П ускатель 6-КМ1 н ас о 

са н агре то й  воды t

(рабоч.) Л
н8-1 П ун кт распределитель- г

ный П Р -1 с

If

н б -2 Пус кате ль 8-КМ1 н асо -

са охлажденной воды о

(резервный) (Р

нЮ -1 Пункт распределитель - г

ный ПР-1 и

н Ю -2 П ус кате л ь Ю-КМ1 д ре- }
наж ного насоса (раб.) н

н12-1 П ун к т распределитель- г

ный П Р-1 т

н12-2 Пус кате ль 12-КМ1 при- I
точиой установки П1 ч

Н 1 8 -1 Пус кате ль 12-КМ1 при- П

точной установки П1 п

А

н18-2 П ус кате л ь 18-КМ1 о т о - I
пительного а гр е га т а т

А2

н16-1 Пункт распределитель- /s

ный П Р-1 ч

в

н16-2 Автоматический выклю- 1
чат ель 16 -Q F1 крышного г

вентилятора В1-1

н1Щ П ун кт распределитель- JJ

ный П Р-1 н

н 7 - 1 Пункт распределитель - 

ный П Р - 2

Г

с

IP

Конец Обозна
чение

Проход через

тр уб у

Диаметр 
по 

стандар
т у . мм

Длина.
м

п р о 
т я ж н о й
ящик

N

Кабель, провод

по проекту

Марка Кол, число 
и сечение 
жил

Длина.
м

20

20

проложен

Марка Кол. число 
и сечение 
жил

Длина.
м

5

25

5

25

5

20

5

20

Потребность кабелей и проводов 
длина м

Число и сечение 
жил.

напряжение

Марка

А В В Г

2 x2,5-0.6 6  кВ 20 -

4 x 2 5 -0 .6 6  кВ 85 -

3x1.5 «-1x1.0-0.66 кВ - 30

3x4^ 1x2 ,5 -0.66 к В 25 -

ЗхЮ  г1х6 -0.66 кВ 60 -

9

2 5

10

904-1-97.96-ЭМ

20

5

Привязан

Mh b .N

И зм .
г и п

Ко пуч.

Нач. отд. 
Н . конто. 
Г л . спец. 
Нач. го . 
И нж Ж кат.

Л и с т Ь  дон.

Л я п у с о в
К о ган

Христофоре!
Христофоров
Чапны
Овчароаа

Д ата Компрессорная станция 5К-27АО
С т а д и я Лист Л истов

Р 7

Кабельный журнал А О  ЛроектНИИстройдормаш
(Продолжение) г  Р о с т о в -н а -Д о к у
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Обозна
чение
кабеля.
провода

Тр а с с а Проход через Кабель, провод |

Начало Конец

тр уб у
про-
тяжной
ящик

N

по проекту проложен

Обозна
чение

Диаметр
по

стандар
ту . мм

Длина.
м

Марка Кол. число 
и сечение 
жил

Длина.
м

Марка Кол. число 
и сечение 
жил

Длина.
м

н 7-2 П ус кате л ь 7-КМ1 н асо - Д ви гател ь 7  насоса

са нагре то й воды н агретой воды (резерв)

(резерв) тп 40 5 А В В Г 1(3x10t1x6) 20

н9-1 Пуннт распредели- П ускатель 9-КМ1 н асо -

тельный П Р -2 со охлажденной воды

(рабочий) А В В Г 1(3x10+1x6) 5

н 9-2 П ускатель 9-КМ1 н ас о - Д ви гател ь 9 насоса

со охлажденной воды охлажденной воды

(рабочий) (рабочий) Т П 40 5 А В В Г 1(3x10*1x6) 25

н11-1 Пункт распредели- П ус кате л ь 11-КМ1 д р е -

тельный П Р -2 наж ного насоса

(резервный) А В В Г 1(4x25) 5

н11-2 П ус кате л ь 11-КМ1 д р е- Д ви гател ь 11 дренаж -

наж ного насоса ного насоса (резервный

(резервный) А В В Г 1(4x25) 30

н13-1 Пункт распредели- П ускатель 13-КМ1 при-

тельный П Р -2 точной установки П2 А В В Г 1(4x25) 5

н13-2 Пус кате ль 13-КМ1 при- Д ви гател ь 13 п ри то-

точной установки П2 мной установки П2 Т П 25 5 К Г 1(3x1.5+1x10} 15

н14-1 Пункт распредели- П ускатель 14-КМ1 вы-

тельный П Р -2 тяжной установки В2 А В В Г 1(4x25) 5

н14-2 П ускатель 14-КМ1 вы- Д ви гател ь 14 вы тяж -

тяжной установки В2 ной установки В2 тп 25 5 К Г 1(3x15+1x10) 25

н15-1 Пус кате ль 14-КМ1 вы- Пус кате ль 15-КМ1 о т о -

тяжной установки В2 пительного а гр е га т а

А1 А В В Г 1(4x25) 5

Н15-2 П ус кате л ь 15-КМ1 о т о - Д ви гател ь 15 о топ и-

лительного а гр е га т а тельного а гр е га т а  А1

А1 тп 25 5 А В В Г 1(4x25) 15

Н17-1 П ункт распредели- Автоматический вы-

тельный П Р -2 ключатель 17 -Q F 1 крыш-

ного вентилятора В 1-2 А В В Г 1(4x25) 30

Н17-2 Автоматический вы - Д ви гател ь 17 крышного

ключатель 1 7 -Q F 1  крыш- вентилятора В1-2

ного выключателя В 1-2 к г 1(3x1.5+1x10) 10

нЩК П ун кт распредели- Щит контроля компрес-

тельный П Р -2 сорной станции ЩК А В В Г 1(2x25) 25

Потребность кабелей и проводов 
длина, м

Число и сечение 
жил.

напряжение

Марка

А В В Г К Г

2 x 2 5 -0 .6 6  кВ 25 -

4 x2.5-0.6 6  кВ 95 -

3 x15+ 1x10-0.66  кВ - 50

3x10+1x6-0.66 кВ 50 -

Сводная потребность кабелей и проводов 
длина, м

Число и сечение 
жил.

напряжение

Марка

А В В Г К Г

2 x 2 5 -0 .6 6  кВ 45 -

4 x 2 5 -0 .6 6  кВ 180 -

3x1.5+1x10-0.66 кВ - 80

3 x4+ 1x25-0.6 6  кВ 25 -

3x10+1x6-0.66 кВ 110 -

3x35+1x16-0.66 кВ 30 -

3x95+1x35-0.66 кВ 470 -

904-1-97.96-ЭМ

Компрессорная станция 5К-27АО

Кабельный журнал 
(Окончание)

Стадия Лист Л истов

А О  ПроектНИИстройдормаш 
г .  Р о с то в -н а -Д о н у

ц о оШ -оэ 7 Г  Ф о р м а т  А 2
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КТП-2х630 кВА. Установка электрооборудования

<=tос :

П О З.
О Б О З Н А Ч Е Н И Е  

ИЛ И ТИП  И З Д Е Л И Я Н А И М ЕН О В А Н И Е КОЛ. ПРИМЕМ.

Комплектная трансформаторная

подстанция

2К ТП  -6 30/10(6 )/0,4 -8 4у 3

1 TM 3 -6 3 0  к ВА Трансформатор Т -1 1
певое и с
полнение

2 TM 3-6 30 к ВА Трансформатор Т - 2 1
правое и с
полнение

3 Ш В В -2 У З Шкаф ввода вы сокого напряжения 2
левое и 
правое

4 Ш Н В -19 УЗ Шкаф ввода низкого напряжения
>

2
исполне
ния

5 Ш Н С -16 УЗ Шкаф секционный 1

6 Ш Н Л -3 2 У З Шкаф отходящих пиний J 1

7
5 .4 0 7 - Ю 9

У К М - 5 8 - 0 .4 - 1 0 0 - 3 3 1 / З у З Конденсаторная установка 2
680x440x1515
KKV-IKKV-2

8 5.407-Ю 9.1.35СЗ исп1 Поддон дпя конденсаторной установки 2

904-1-97,96-ЭМ

Компрессорная станция 5К-27АОИ зм . Копж Л и с т N дон. Попп, у Д ата
Привязан ГИ П Ляпусов r JM j С т а д и я Лист Листов

Нам. отд. Коган / Р 9П 1 Е В Ш
Ш М Я И З Д  й а и ш а ш  Ws/Ĵ A К Т П -2x630 к В А

Устано вк а электрооборудования
АО ПроектНИИстройдормаш 

г . Р о с то в -н а -Д о н уИач. го . Чапны
1 H h b .N 1 Инж. Л к а т  Овчаоова Ofa>r-г

Ц00490~0$ /£ Ф о р м а т  А 2
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В2

В1

; Т
Помещение
оператора

КТП-2х630кВА. Фрагмент 1 (ЭИ-11)
Продолжение смотреть лист ЭМ-11 

----------------------- \ -------------------------------------------------------------------------------

5 (12)

НКУ-1
НКУ-2

И-
на отм. 
,2.500

Г-1 Т-2

® - ©

Смотреть с листами ЭМ-11. ЭМ-12.

1 -  1
V -

2 - 2 0

нКУ-1 14 ,
нКУ-2

V

>2500

А .

ВИЯ 1ГД7НЯ ШИВИ1ПВЯЯ ИТЯЯаИН яни

904-1-97.96-ЭМ

Компрессорная станция 5К-27А0

АО ПроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-на-Дону

Ц 0 0 ^ / 9 0 @  Формат А2





0 0

о
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_0
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<

з - з о

Н 5 - 1 7
Н5-18

Н 4 - 1 7
н4-18

нЗ-17
нЗ-18

940

I кабели ОД
кабели ОА

Н 1 -1 7

н 2 -17
Н2-18

м1-18

4 - 4 (11)

н1-21
Н 1 -2 2

-QQ

600
Н1-19
Н 1 -2 0

6 -  6 0 ( 11)

кабели
освещения

“ N  ■

Н 1 6 -1 jP^
н17-1

8  -  8 ( 1 1 )

_ 2 i 7

+ 3.000

\ J z _ £
z

9 - 9 (11)

H12-2
±03i2_
H14-2
H15-2

H18-2
H16-1
H 1 7 -1
H 1 9 -1

фермы перекрытия

14

П О З.
О Б О З Н А Ч Е Н И Е  

ИЛ И  ТИП  И З Д Е Л И Я Н А И М ЕН О В А Н И Е КОЛ. ПРИМЕМ.

1 Поставляется комплектно Шкаф управления Ш У...Ш У5

компрессором 5 1100х650х
1705

2 5.407-75.1-50.М 4 У с тан о вк а ящика Я В З -3 1 -1  на стене 1 19-Я1

3 А 5 -9 2 -5 4 Ко ж ух для защиты кабелей 4

4 5.407-82.1.40.МЧ. У с тан о вк а пункта распределительного

ПР85 2 П Р -1 .П Р -2

5 5.407-116.1.10-02 У стан о вк а пускателей магнитных

ПМЛ-321002 4
6-КМ17-НМ1.
8-КМ19-КМ1

6 5.407-116.1.10-01 Устано вк а пускателей магнитных

П М Л -221002 2 Ю-КМ1П-КМ1

7 5.407-116.1.10 Устано вк а пускателей магнитных 12-КМШ-КМ1

ПМЛ-121002 5 14-КМШ-КМ1
Ю-КМ1

8 5.407-140.1-250 Устано вк а автоматических выключателей

АП50Б 2 16-QTl 17-QF1

9 5.407-49-В2л16испЗ Кронштейн с одной полкбй 250мм 3

10 К239У2 Профиль зетовый 4

11 К1152цУТ1,5 С той ка кабельная 40

12 К1151ЦУТ1.5 С той ка кабельная 10

13 К 115 0 ц У П 5 С той ка кабельная 15

14 К 116 0 ц У П 5 Попка кабельная 230

15 К1161цУТ1.5 Полка кабельная 15

16 Н Л 2 0 -П 1.8 7УТ 2 .5 Лоток  кабельный 15

17 Н Л 2 0 -П 2 ,8 7У Т 2 ,5 Лоток кабельный 6

18 К340У2 Подвеска 10

19 К342 У2 Подвеска 20

20 К120 С тойка универсальная 10

21 К121 Стойка 10

22 К123 Шпилька 20

23 Л П -П -1200x400x8 А З -9 2 -4 7 Установка несгораемой перегородки на кон-

струкциях. Г О С Т  18124-75 Ю 4,8м2

24 К 16 8 ц У Т !5 Соединитель перегород ок 60

25 К1164цУТ15 Подвески 30

26 К237У2 У го л о к  перфорированный 2

2 7 Н Л Ю -П 1 8 7У Т 2 .5 Лоток  кабельный 10

28 К1083УЗ Гибкий ввод 4

29 К3 4 7У2 Швеллер 5

30 К1082УЗ Гибкий ввод 2

904-1-97.96-ЭМ

Компрессорная станция 5К-27А0И зм . Копуч. Л и с т N док. Подп. / Д ата
Привязан Г И П Ляпусов С т а д и я Лист Л истов

Нач. отд. Коган _̂_
Р 12И. контр. Христофоров

Гл . спей. Христофоров План на отм. 0.000. -2.950. 4-3.600 
Прокладка кабелей 

(Окончание)

АО ПроектНИИстройдормаш 
г . Р о с т о в -н а -Д о н уНам, гр .__ Чапны \ т а А

1 H h b .N  1 [ Ш П К Е Я  i f o i k i » M i «  я в и м
/J>~ Ф о р м а т  A 2
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План на отм. 0.000

■§
-о

План на отм. +3.600

zП3т
£П

а
оа

План насосной на отм. -2.960

6000 6000J /

1 )  d Ь  (3

П О З .
О Б О З Н А Ч Е Н И Е  

И Л И  Т И П  И З Д Е Л И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е К О Л . П Р И М ЕЧ .

1 5 .4 0 7-12 3 .1-2 5 .0 2 У з е л  присоединения кабеля или провода

к троллею 3

2 5 .4 0 7-12 3 .1-2 3 .0 1 Тро л л ей  из у гл о в о й  ста л и  4 0 x 4 0 x 4 , м 5 7

3 5 .4 0 7-12 3 .1-0 9 У с т а н о в к а  кронш тейна 11

4 5 .4 0 7-12 3 .1-19 У с т а н о в к а  тр о л л е й н о го  у к а з ате л я 1

5 К 2 1У2 Кронштейн 11

6 2 2 0 В , 15В т Лампа 3

7 К 2 71У 2 У к а з а т е л ь  троллейны й (Све то ф о р ) 1

8
„  4x40 ГОС ТЮЗ-76 м 
Пол ос а ВстЗпсГ-М ГОС Т535*-88‘м 130

Внутренний 
контур за
земления

9
„  4x25 ГОС ТЮЗ-76 u 
П ол ос а В с Г з е т Т 0 С Т 5 3 5 - 8 8 м 36

Ответвления к
эпектромаш.
аппаратам

10 А10 -  92 У с т р о й с т в о  заземления
Круг01б
L--5000

из к р у гл о й  и п олосовой с тал и 5
Электрод
заземления

11
4x40 ГОС ПОЗ-76

П ол оса ВстЗпсТ-IT Г0СТ535-88 М 30
Наружный 
контур за
земления

12 А10 -  92 Зазем ление и занулени К Т П .

Перемычка П Г С -5 0 - 9 0 0 У 2 .5 2

1. В с е  эл ек тр о о б о р уд о в ан и е , нормально не находящ ееся под напряжением, подлеж ит занулению . 
Занулению  п од л еж ат та к ж е  к о р п ус а  ком прессоров.

2. В  к а ч е с тв е  в н ут р е н н е го  к о н ту р а  зануления и с по л ьзую тся  подкрановы е п ути , у гл о в а я  с та л ь , 
обрамление каналов и полосовая с та л ь  40x4мм.

3. В  к ач е с тв е  провод ников зануления отдельны х апп ар ато в , шкафов, э л е к тр о д в и га те л е й  и с 
п о л ь зуе тс я  ч е тв е р та я  жила питаю щ его кабеля и полосовая с та л ь  25x4мм.

4. Н е й тр а л ь  тран сф о рм атор ов К Т П  и вн утренний к о н ту р  зануления подстанции присоединить к 
наруж ном у к о н т у р у  заземляющ его у с т р о й с т в а

R--J5S
CI

гд е  R -с о п ро ти вл ен и е  р астек ан ию  то ка 
3 - т о к  од ноф азного замыкания на землю.

Сопро тивл ен ие  защ и тно го  заземления в районе трансф орм аторной подстанции должно быть 
не более 4 Ом. В  с л уч ае  необход им ости з аб и ть  дополнительны е электроды  из к р у гл о й  с т а 
ли диаметром 16мм.

5. Про к лад ку, крепление и защ иту проводников зануления, а та к ж е  о сущ ествлени е в с е х  п е р е 
ход ов  и соединений с естественны м и проводниками заземления вы полнить по типовом у а л ь 
бому А ГО -9 2 , а та к ж е  в с о о т в е т с т в и и  с правилами П У Э  и С Н И П  3.05.06 -85.

6. Кронштейн поз. 5 ус та н а в л и в а е тс я  че ре з 2м.
7 . М ероприятия по мопниезащите в о с я х А , В , 1. 2, 3 реш аю тся при привязке при числе г р о з о 

вы х часов в го д у  более 20 и в зависим ости о т размещения ком прессорной станции на з а 
водской площадке.

Ф - ®
904-1-97.96-ЭМ

(D -©
Компрессорная станция 5К-27АО

Чапны
А О  ПроектНИИстройдормаш 

г . Р о с т о в -н а -Д о н у

4  DDJ/9£>~ 93 S6 Формат А2
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О П РО С Н Ы Й  Л И С Т  N
для заказа комплектной трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА _____________ 1996г.

Наименование 
и адрес

Заказчика
11роектной 
организации

Обьекта

Реквизиты
заказчика

Платежные

Отгрузочные

Трансформатор

силовой

Тип, мощность. кВА ТМЗ - 2x630

Напряжение-6 /0 .А или 10/0.4 кВ 10(61/0.4

Схема и группа 
соединений

Масляный У/Ун-0 или Д/Ун-11 А / А  -  о

Сухой Д /Ун -11 -

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения

УЗ или ТЗ 

Внутренняя

Однорядная однотрансформаторная- 
левого или правого исполнения -
Двухтрансформаторная -однорядная 

или двухоядная
иднорядная

двухтрансформаторная

Наружная
Однорядная-однотрансформаторная 

или двухтрансформаторная -

Нейтраль Изолированная или глухозаземленная Глухозаземленная

Тип вводного устройства высокого напряжения ШВВ - 2УЗ

Тип шкафа ввода НИ ШНВ - 19УЗ

Приспособление для подъема и съема выключателей

Количество подстанций Одна

д а н н ы е

s g9 £
о  о

GDго

is
О  ¥

1 6
Ю

139
2 5 8 12
3 4 7 11

Шкаф ввода 
н н

ШНВ-19УЗ(л)

Шкаф „  
секционный 

Ш НС-16УЗ

Шкаф отходя
щих линии 
Ш НЛ-32УЗ

Шкаф ввода 

ШНЕМ9УЗ(п)

" Г — т - vL I  J  1
т  т  т  т

п п
Т  Т  Т  Т

А В Р
■I t

TM3-630 кВА

т  т  т  т  т

п т
/*|*>

I I I 2 I 3 I /, I 5 I 6 I 7  I 8 I 9 I Ю

Подпись и  печать заказчика

т А п п а р а т Возможная замена другим 
аппаратом

Номиналь
ный т о к  

т р а н с ф е р -  
м атор а  
т о к а  (А)

Шкала
амперметра

(А)S z S тип
каталожный N  

или ном. т о к  
выключателя

тип
каталожный N  

или т о к  
выключателя

1 ? 3 4 5 6 7

1 ARV-1036J01 10 0 0
Ва 55ч 1
3 3 *770 1 0 0 0 1500/5 0-1500

2 J2UX-75M 400 В А 5 5 -4 1
351850 400

3 J2 U X -7 5 L 630 В А 5 5 -4 1
____ Ш _______ 630

4 J2 U X -7 5 L 630 В А 5 5 -4 1
351850 630

5 J2 U X-75 M 400 В А 5 5 -4 1
351850 400

6 ARV-1036J01 1000
В А Б Ь -41  
3 3 *7 7 0 1000

7 J2 U X -7 5 L 630 В А 5 2 -З Э
341850 630

8 J2 U X-75 M 400
В А 5 2 -3 9  
34185Q________ 400

9 J2 UX-75M 250 В А 5 2 -3 9
___24185Q______ 250

10 J2 UX-75M 250 В А 5 2 -3 9  
341850________ 250

11 J2 U X -7 5 L 630 В А 5 5 -4 1
351850 630

12 J2 UX-75M 400 В А 5 5 -4 1
3518ЯП 400

13 ARV-1036J01 1000
В А 5 5 -4 1
3 3 4 770 1000 1500/5 0-1500

Т-1

Фасад

4740

<

Т - 2

1. Схема и гр упп а соединений обмоток трансф орматора, напряжение 10 или 6 к В  определяются 
при привязке. При соединении обмоток Д / У н -1 1  трансформаторы то ка в нуле -  8 0 0 /5 .

Ц00490*03 Ф о р м а т  А 2
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Ведомость чертежей основного комплекта ЭО Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

Электроосвещ ение

1 Общие данные

2 Рабочее и аварийное освещение. План на отм. 0.000.

3 Питающая с е ть  380В. Схема питающей се ти. План на отм. -2.950.

4 План на отм. 3.600.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5 / 0 7 -8 2 У с тан о вк а распределительного шкафа серии

ПР85

5 / 0 7-9 1 Уста н о в к а  светильников с разрядными пампами

вы сокого давления и лампами накаливания в

производственных помещениях.

5 / 0 7 -9 0 Уста н о в к а  светильников с люминесцентными

лампами в производственных помещениях.

5 / 0 7 -8 3 Уста н о в к а  выключателей и штепсельных р о з е -

то к.

Прилагаемые документы

9 0 4 -1-9 7.9 6 -Э О .П З Пояснительная записка Альбом 1

9 0 4 -1-9 7.9 6 -Э О .С Спецификация оборудования изделий и м ате - Альбом 7

риалов электроосвещения.

Технические решения, принятые в рабочих че ртеж ах, с о о т в е тс тв у ю т требованиям 
экологических, сани тарно-гигиенических, противопожарных и д р у ги х  норм, д е й с т в у 
ющих на территории Российской Федерации и обеспечиваю т оезопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию о б ь е к та  при соблюдениии предусмотренных р аб о 
чими чертежами мероприятии. Zr

Главный инженер проекта МНЛяпусов
Главный инженер проекта, привязавший проект г

Привязан

Л истов

IHh b .N 1

904-1-97.96-Э О

Компрессорная станция 5К-27А0
1 Ш Л  И И  В Ш З  И З  Е 0 Щ  ? i S Eгип Л я п у с о в ж Лист Л истов 1
Нач.отл. Коган > Р 1 4 1Г  л.энерг. Коган ^
Н .К О Н Т Р . Электроосвещение 

Общие данные
АО ПроектНИИстройдормаш 1 

г . Ростов-на Дону |
Гл.спец. w m
Нач.гр. ►

Ц Ш Я Ы З Я  ф о р м а т  А 2
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го
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X I
с

<

План на отм. 0.000
Г

Номер
щитка Тип

У с та н о в 
ленная
мощность,
К В Т

Номера автоматических 
выключателей

Ток р асц е 
пителя, А

Однополюсные Трехпопюсные
на

вводе
на

линиях

Занятые Резерв
ные

Занятые Резерв
ные

Г Щ  1 ПР8503-1101-ЗУЗ 7.2 13.5-10 1 1 -1 4 2 ,4 15.16 16

ГЩ  1А П Р850 3 -10 0 1-З УЗ 2.0 1,2 3 -6 - - 16

Спецификацию к че ртеж у см. лист 3 

СС - см. раздел связи и сигнализации

904-1-97.96-ЭО

Компрессорная станция 5К-27АО

Электроосвещение 
Рабочее и аварийное освещение 

План на отм.

Стадия Лист Листов

АО ЛроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-па Дону

Ц00№0~03 Ф о р м а т  А 2



План на отм. 0.000
Г О

ою
_ 0
с;

<

План насосной на отм. -2.950

® - ©

Помещение
промывки
фильтров

км1еталл. лестница

т п

ПР 2

ПР

■— Машинным
_£2 зал

s
IH

JL

(3 )------------ ©

*
»п
CD

Источник питания

. К О

S i S  3
х, X  У то

s l ? lТО С
О .  1 S  d
« (-  О I

го а? х  <t
S ? ? х
О. ?■ —ш з I rtf : •£

s ; ё
m

s  х  =  $  
* « 0 , 0  
>  в :  |  с
g - 2 - р  5X з § е-
s s .*  о<g <D X  О 
X (_ О- О 
о  о  ТО С.S  cr X  о

Щиток групповой: 
аппарат на вводе: 
тип; номинальный ток,А

Номер по схеме расположения 
на плане

Установленная мощность, кет
Потеря напряжения 
до щ итка.% ________

См.проект силового 
электрооборудования 
Альбом 3, лист 4. 5 

П Р2 ПР1■т —1
\  А Е2 0 4 6 -10 Б  

100 
32

\ '  А Е2 0 4 6 -10 Б  
J00 

16

£

В А 5 2 -3 9
к250

В А 5 2 -3 9
к250

ГЩ-1

7.2

0.11

ГЩ-1А

2.0

0.06

19

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 5.407-82.1.50 МЧ Уста н о в к а  распределительного шкафа 2

ПР85 на стене

2 5.407-90.100 МЧ У с тан о вк а светильника с люминесцентной

лампой под перекрытием: ЛСП  18x18 6

ПСП 0 2 -2 x3 6 4

3 5.407-90.40 МЧ У стан о вк а светильника с люминесцентной

пампой на стене Л СП 0 2 -2 x3 6 8

4 5.407-91.1.120 МЧ У с тан о вк а светильника с лампой накалива-

ния на крюке под перекрытием: НСП 02-100 10

Н СП  09 -200 3

5 5.407-91.1.60 МЧ У стан о вк а светильника с Р.Л .В.Д . на стене.

на кронштейне У116 Г С П  18-250 ю
6 5.407-91.1.30 МЧ У стан о вк а светильника с лампой накалива-

ния на стене на кронштейне У116:

НСП 02-100 ю
Н СП  09-200 2

7 5.407-83.1.210 МЧ Ро з е тк а  с сальниковым вводом (IP43) на

стене 7
8 5.407-83.1.190 МЧ Ро з е тк а  для скрытой установки в стене

(IP20) 2

9 5.407-83.1.70 МЧ Выключатель для скрытой установки в

стене (IP20) 2

10 5.407-83.1.30 МЧ Выключатель для откры той установки на

стене (IP20) 14

11 5.407-83.1.80 МЧ Выключатель для откры той установки на

стене (IP44) 7

904-1-97.96-ЭО

Компрессорная станция 5К-27АО

Электроосвещ ение 
Питающая сеть.380В.Схем а питаю 

щей се тиЛ л ан  на отм.-2.050

Стадия Лист Листов

АО ПроентНИИстройдормаш 
г. Ростов-на Дону

Ц.ОРУ90 - 03 формат А2
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План на отм. 3.600
N 9  на отм. 3.600

т г

1 5 0  л к

2.ГСП18-250

ПбШЛ

250
2.500

N 5  с отм. 0.000

_п_

у ГЩ-1
№ -АВВГ-2x2.5
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0 .0 0 0 г
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Напряж ение с е т и  р аб о ч е го  и а в ар и й н о го  освещ ения 3 8 0 / 2 2 0 В . у памп 2 2 0 В , р е м о н тн о го - 
36 В.

Р а б о ч е е  освещ ение п и та е тс я  о т  с и л о в о го  шкафа П Р 2 , а в а р и й н о е - о т  с и л о в о го  шкафа ПР1.
Максимальная п оте р я  напряж ения в с е т и  2 ,5 % .
Освещ аемая площадь 432 кв.м.

У с та н о в л е н н а я  мощ ность 7,2  к В т .
Ко лл иче ство  с ве ти л ьн и ко в с люминесцентными лампами* 18шт, 

с лампами нак ал ивани я- 27шт, 
с лампами Д Р Л -  10шт, 
ш тепсельны х р о з е т о к - 9шт.

Питающ ие и групп овы е  с е т и  вы полняются кабелем марки А В В Г , проложенным по стенам 
с креплением накладными скобами; проводом А П П В , проложенным скры то в слое ш тук атур к и  
в помещении, о п е р а то р а .

В с е  м еталлические ч а с ти  о с в е т и т е л ь н о го  эл ек тр о о б о р уд о в ан и я , нормально не находящ иеся 
под напряжением под л еж ат занулению. В  к а ч е с т в е  зануляю щ его провод ника и с п о л ь з у е т с я  
н ул евая ж ила кабе ля  или провода.

При прокладке кабеля до вы соты  2м защ итить е г о  о т м еханических повреж дений вини
пласт овыми трубам и.

Условны е обозначения приняты по Г О С Т  21.614-88.
О б служ ивание  све тил ьн ико в п роизвод и тся с лестниц стремянок.

Специф икацию к ч е р т е ж у  см. лист 3

904-1-97.96-ЭО

Компрессорная станция 5К-27АО

АО ПроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-иа Дону

- о з  г /  формат А2
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Ведомость чертежей основного комплекта Э01 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

Вызывная сигнализация

1 Общие данные

2 План расположения сети.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.407-140 Установка кнопок ПКЕ.ПКУ15. переключателей ЛП

сигнальных приборов и автоматов АП50Б.

5.407-116 Установка одиночных магнитных пускателей с е -

рии ПМЛ (IP54)

Прилагаемые документы

904-1-97.96-Э01.ПЗ Пояснительная записка Альбом 1

904-1-97.96-Э01.С Спецификация оборудования изделий и м ате- Альбом 7

риалов вызывной сигнализации

Технические решения, принятые в рабочих чертеж ах, соответствую т требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действу
ющих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обьек та при соблю дении предусмотренных рабо
чими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта M-^ ^ flnvC0B
Г лавный инженер проекту привязавший проект ________________________

Привязан

Листов

IHh b .N 1

904-1-97.96-Э01

Компрессорная станция 5К-27А0
ги п Л я п у с о в , Стадия Лист Листов
Нач.отд. Коган / Р 1 2
Гл.энеог. Коган
Н контр. Христофоров Вызывная сигнализация 

Общие данные
АО ПроектНИИстройдормаш 

г. Ростов-на ДонуГ  л.спец. Христофоров
Нэч-го. Николаева'

^Формат А2
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Б ы т  овы© 
помещения

Помещение j j 0 
оператора

Н Б006-100 
■fe—  1.800

L/=
Г

Помещение
V  . промывки

фильтров

В

3)

Г

ТП

ф

6000

Т Г

гщ -1

0 1

Машинный зал
и  / 1

НБ00 6 -10 0 Р н Б О О б - Ю О D  НБ006 
1.800 1.800 1.800

30000

(з)

I 1-Е

□ и и

©

J L

6000

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 5.407-140.1.170 Пост кнопочный типа П К Е -7 1 2 -2 У З  на с т е - 6 Применит.

не.

2 5.407-116.1.10 Магнитный пускатель серии ПМЛ-122002 1

нереверсивный.

Схема вызывной сигнализации

я
с о

> HL1 )HL? ) HL3 >HL4 > H L5

1П

SB1

lP~
SB?

Т Р г

П К Е -7 1 2 -2 У З

SB 3  S B 4  S B 5  !~SB6 S B 7

------- IP ------ j p

В 6  S B 7 « Г р !  Д ,

i f P V D -
l _ _ _

t=c
ё

В помещении оператора -® — 1

со
>. °  * сч» 

СМ

Оперативный вызов дежурным оператором машиниста компрессорной станции о сущ ест
вляется вызывной сигнализацией из помещения оператора компрессорной станции.

Сигнал о  вызове машиниста компрессорной станции подается нажатием кнопки “Вы зов1’ 
и "Н е т вызова", установленной в помещении оператора компрессорной станции.

Сигнал о приеме вызова ( машинистом ) подается нажатием кнопки “Вызов принят“.
Кнопки приема вызова устано вить в непосредственной близости о т  сигнальной лампы 

на вы соте 1,5м о т пола.
Питание памп вызывной сигнализации осущ ествить о т щита электроосвещения ГЩ 1 в 

компрессорной станции кабелем марки А В В Г -3 x2 ,5 .
Кабель А В В Г - З х 2 ,5  проложить по стенам откры то под скобки.
Сигнальные лампы окрасить цапоновым лаком в красный цвет.

Отметки установки оборудования и прокладки се те й даны от уровня пола.

904-1-97.96-Э01
Компрессорная станция 5К-27АО

АО ПроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-ма Дону

Ц01)4$$ -03 Л З  Формат А2
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Ведомость чертежей основного комплекта
Таблица 1

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

С б я з ь  и  с и г н а л и з а ц и я

1 Общие данные

2 Расстановка оборудования. План расположения сети.

3 Схема подключения сетей.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Таблица 2

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

В С Н  116 -9 3 Инструкция по проектированию линейно-
Минсвязи России кабельных сооружений связи

И З Д . 1 9 7 8  г . Общая инструкция по строительству

линейных сооружений ГТС

ВСН 6 0 0 -8 1 * Инструкция по монтажу сооружений уст-
М инсвязи СССР ройств связи.радиовещания и телевидения

ВСН 604-111-87 Техника безопасности при строительстве

М инсвязи СССР сооружений связи-Часть 111 линейно-ка-

бельные сооружения

ВСН 604 1V87
Техника безопасности при строительстве

М инсвязи СССР сооружений связи.Часть 1V технологи-

ческое оборудование

Прилагаемые документы

904-1-97.96-СС.ПЗ Пояснительная записка Альбом 1

904-1-97.96-СС.С Спецификация оборудования, изделий и ма- Альбом 7

териалов

Условные обозначения.

Телефонный аппарат административно-хозяйственной 
связи

Телефонный аппарат связи главного диспетчера

Телефонный аппарат связи главного энергетика

К  Громкоговоритель абонентский

------------Провод радиосети -откры то  по стене

------------  Кабель распределительной сети

0

0

5+1ППА

О тветвительная коробка радиосети

Ограничительная коробка радиосети

Распределительная коробка комплексной сети  с у ка 
занием номера коробки и за грузки  {5 -связь  и с и г 
нализация 1 ППА-загрузка сети противопожарной авто
матики см. проект СС1)

Номер помещения

Маркировка кабелей оборудования по соответствующим 
спецификациям

Муфта соединительная с указанием емкости

Вторичные часы

Все точки связи и сигнализации компрессорнй станции включить 
в комплексную сеть и сигнализации объекта.

2. Ввод комплексной сети осуществить из канализации на стену 
кабелем ТПП 10x2xZI7 {ТППБ10х2х^З^ ) с защитой угловой

сталью на высоту 3 метра.

3. Распределительный кабель комплексной сети  ТПП 10x2x0.4 

проложить под скобки открыто.

4. Абонентскую телефонную лроводку.а так же сети  часофи- 
кации в ы р о н и т ь  под скобами проводом ТРИ 1x2x0,4.

5. В помещении оператора вместо телефонов, отмеченных скоб
кой, установить концентратор телефонный "РИФ".

6- Питание концентратора "РИФ" переменным током U -220В 
осуществить от розетки электроосвещения кабелем АВВГ 2x2,5

7. Абонентскую телефонную проводку к "РИФ" выполнить проводом 
ТРП 1х2х0,4

8. Заземление концентратора телефонного "РИФ" выполнить 

проводом АПВ 1x6 от контура заземления силового электро
оборудования компрессорной станции.

9. Ввод радиотрансляционной сети  осущ ествить от подземной 

радиосети U -ЗОВ (от воздушной радиосети  ̂ -ЗОВ ) на 

стену с защитой угловой сталью  на высоту 3 метра.

10. Радиопроводку в помещении выполнить проводом ПТПЖ 2x0,6 
открыто под скобки.

11. Подключения компрессорной станции к комплексным сетям объекта 

решить при привязке объекта.

12. При монтаже и прокладке сетей,установке оборудования р у 

ководствоваться  соответствующ ими разделами инструкций 

и правил,указанных в ведомости ссылочных документов, а 

также инструкций заводов-изготовителей оборудования.

I

3

I

Технические решения, принятые б  рабочих чертежах, соответствую т требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действу
ющих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблюдениии предусмотренных р або 
чими чертежами мероприятий. 'S

Г лавный инженер проекта (\Jr1y~  М-ЧЛяпусов
Главный инженер проекта, привязавший проект у

Привязан

Листов

iH ta N ______________ I

9 0 4 - 1 - 9 7 .9 6 - C C

Компрессорная станция 5K-27A0
ТИП ilflnvcoB / Стадия Лист Листов
Н а ч .о т Коган / / # 7# , Р « 3Га э н е р г. Коган ^ Y ^ .

[ «14' гс lAfl i l  uf. a a >7, i,?H
'— С в я з ь  и с и гн а л и з а ц и я  

Общие данные
АО ПроектНИИстройдормаш 

г. Ростов-па Дону

^Ф ормат А2
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Таблица за грузки  кабеля Спецификация оборудования и кабелей

О
V O

_0
сг.

<
Схема расположения комплексной сети

Ввод комплексной сети объекта
ГПП10х2х 

Т кппб 10х2х

N короб- 
кизагруз- 
ка .пар

Наименование
помещений о о ©О

342
©
344

ППА

КР-01 Помещение оператора 1р 1р - 1 -

5НППА Машинный зал в осях 
3;6

- - - 1 - -

Автоматическая пожар
ная сигнализация

1x2

Всего аппаратов - - - 1 1 см.
СС1

5x2
1х2ППА Всего пиний 1 1 1 1 1 1

Р- Пинии телефонной связи включенные в концент

ратор "РИФ”

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч

1 РГ 1 221.029ТУ
Концентратор телефонный 
''РИФ” К 1151-1 компл. 1

2 Громкоговоритель абонентский 1

3 ТУ25-1891.008.90
Вторичные часы
У Ч -С -О -3 -3 4 2  ил 1

4 ТУ25-1891.008.90
Вторичные часы
V 4 -C - 0 -3 -3 4 4  шт 1

5 ТУ45-86.6е0.362.016ТУ Коробка распределительная 
телефонная КРТУ-10 шт. 1

6 ТУ-45-84-бе-0.362.013.ТУ Коробка универсальная ч 
УК-Р-0.5-30. шт

1

7 ТУ-45-84-6е-0.362.013.ТУ Коробка универсальная 
УКП. шт 5

8 ГОСТ 22488-88Е ТПП 10X2X0,4. м 10

9 ТУ16-705.4-56-87 ТРП 1Х2Х0А м 50

10 ТУ16-КОЗ-01-87 ПТПЖ 2X0.6. м 15

11 ГОСТ 16442-80 АВВГ 2X2.5, м 5

12 ГОСТ 6323-79е АПВ 1X6 м 5

С х ем а  р аспол ож ен и я р ад и отран сл яц и он н ой  с е т и

От радиосети

U--30B

О
г
CD
i

CD

et

D

О

С

9 0 4 - 1 - 9 7 . 9 6 - С С
Компрессорная станция 5К-27А0m u m  п ш  е щ ®  шш

Привязан
т а 1 Ляпусов С т а д и я  |  Л и с т Л и с т о в
Н ач.отд . К о г а н  „

Р I 3Г  л .слец. Христофоров"
Н-КОНТр. Христофоров С в я з ь  и  с и г н а л и з а ц и я . 

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  с е т е й
АО ПроектНИИстройдормаш 

г .  Ростов-на ДонуВед.инж. Качурина
1 И и в. № 1 И н ж , Татаринцева

46 Ф орм ат A 2



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 О бщ ие д а н н ы е

2 Расстановка оборудования,разводка проводов

3 Схема подключения

К
С

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ВСН 1J6-93 
МИНСВЯЗИ России

Инструкция по проектированию линейно- 

-кабельных сооружений связи.

ВСН 25-09.68-85 
МИНПРИБ0Р

Правила производства и приемки работ 

установки охранной,пожарной и охранно- 

-  пожарной сигнализации.

ВНИИП0 J980 г

Рекомендации по выбору и применению 
технических средств пожарной и охранно-

-  пожарной сигнализации.

СНиП 2 .04 .09 -84 Пожарная автоматика зданий и сооруже-

иий.

ПУЭ, 1986г. Главы 7.3 и 7.4.

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

904— 1 — 97.96СС 1.ПЗ Пояснительная записка Альбом 1

904-1-97.96.CCl.С Спецификация оборудования,изделий Альбом 7

и материалов.

Основные показатели установки пожарной сигнализации

Наименование
помещения

Вид
защи-
ты

Извещатели
Приемь

стань]
гая
[ИЯ

Тип К о л . Т и п К о л .

1 Бытовые помещения 
помещение оператора ,ТП ПС И П - 1 0 1 - 2

И П Р
10
1

Сигнал
-37А 1

ПС -  пожарная сигнализация

Условные обозначения

□ I
— 4г Линия проводки с указанием но

мера по кабельному журналу

-Я ---------  Извещатель пожарный тепловой
с указанием буквенного обозначения 
и порядкового номера извещателя 
шлейфе

26

1В помещении промывки фильтров относящемуся к классу П-1,по 
ПУЭ,в операторской,бытовом помещении,КТП установить на потолке 
тепловые пожарные извещатели ИГ1-101-2.Расстояние от извещате 
ля до стены не более 2,5м, между извещателями не более 4,5м.

2. Для включения пожарной сигнализации при визуальном обнаруже
нии пожара установить в коридоре на стене на высоте 1,5м от по
ла ручной пожарный извещатель ИПР.

3. Монтаж шлейфа пожарной сигнализации выполнить проводом ТРВ 
1x2x0,4 с подключением в прибор ”Сигнал-37А” .Провод подклады
вать по стенам и потолкам крепление гвоздями.

4. Прибор ” Сигнал-37А” и автоматический выключатель АП50Б 2МТ 
установить в коридоре на стене,на высоте 1,8м от пола.Подвод пи
тания от ГЩ-1 к автоматическому выключателю АП50Б 2МТ и от 
выключателя к прибору ” Сигнал-37 А” выполнить кабелем АВВГ 3x2,5 
Схему подключения ГЩ-1 см.частъ Э0 данного проекта,лист 2.Для 
заземления прибора ”Сигнал-37А” предусмотрена свободная жила
в питающем кабеле.

б.Устройство сигнальное УСС- l  установить в машинном зале на сте
не над дверью на высоте 2,5м от пола.Устройство сигнальное под
ключить к прибору "Сигнал-37А” кабелем АВВГ 3x2,5, в котором пре
дусмотрена свободная жила для заземления.

6. Кабель АВВГ 3x2,5 проложить по стенам,крепление скобами.
7. Сигнал о срабатывании прибора " Сигнал-37А” вывести на коробку 
КР-01 проводом ТРВ 1x2x0,4. Схема подключения коробки КР-01 
см.частъ СС данного проекта.листЗ.Вывод на ПЦН с коробки КР-01 
дублирующего сигнала о срабатывании прибора ”Сигнал-37А” ре
шить при привязке проекта для конкретного объекта.

8. Проход кабеля и провода через стену выполнить в отрезке сталь
ной трубы и заделать на глубину 120-J 50мм легко пробиваемым 
негорючим материалом.

9. При монтаже и прокладке сетей,установке оборудования руковод
ствоваться соответствующими разделами инструкций и правил ука
занных в ведомости ссылочных документов, а также инструкций 
заводов -изготовителей оборудования.

iq i BTMI.I Извещатель пожарный ручной
то же

q XT Подключение в коробке УК-2П

□ 3  ARK Прибор "Сигнал -  37А”

В QF Выключатель автоматический

л? \ BTAS Устройство сигнальное

ПЦН Пункт централиэованого наблюдения

# Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действу
ющих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдениии щ 
чимй чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта 
Главный инженер проекта, привязавший проект

смотренных рабо-

М.Н.Ляпусов

Инв-N

Привязан

Листов

9 0 4 -1 -9 7 .96-СС1

Компрессорная станция 5К-27А0

1 Л Г В П П я | 

1 П 5 Я В Ш 1  п у ш и ш ь
А в т о м а т и ч е с к а я  п о ж а р н а я  с и г н а л и з а ц и я  

Общие данные

Стадия Лист

1
Листов

АО ПроектНИИстройдормаш 
г. Ростов-на Дону

Формат А2
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с о П л а н  н а  о т м е т к е  0 .000, в м а с ш т а б е  1:100

Специф икация о б о р уд о в а н и я  и к а б е л е й

Поз. Обозначение Наименование Кол П р и м е ч

1 ВТК,ТУ 25-09.070-87
Извещатель пожарный теп- 
ловой ИП-101-2_______ шт. 10

г ВТМ,ТУ 95 1419—86е У2. 402. 004
Извещатель пожарный 
ручной ИПР шт. 1

3 КТ,ТУ 45.84.6Е.0.362.013 ТУ
Коробка ответвительная 
УК-П шт 5

4 АНК,ДВ.403.019 ТУ
Трибор НИКОИ 059-1-ЗА 
Сигнал-37 А", к о м п л . 1

5 QF, ТУ 1 6 .5 2 2 .1 3 9 -7 8
Выключатель автоматичес- 
кий АП50-2МТ1.6хЗ,5 шт 1

6 BIAS, ТУ  2 5 .0 9 .0 2 3 -8 0 Устройство сигнальное 
УСС-1 шт. 1

7 ТУ  1 6 -К 0 4 .  0 0 5 -  89 ТРВ 1x2x0,4 м 40

8 Г О С Т  1 6 4 4 2 - 8 0 АВВГ 3x2,5 и 30

Кабельный журнал

О б о з -
н а ч е -
ние

кабеля
прово
да

т р а с с а
Кабель,провод

Н а ч а л о К о н е ц Мар
ка

Количест 
во,числе 
и сеч е 
ние жил

Дли
н а
м

1 Шлейф 1 "Си гнал-37 А" ТРВ 1 х2х0,4 40

2 "Сигнал-37 А" Коробка КР-01 ТРВ 1 х2х0,4 1

3 Выключатель QF "Сигнал-37  А" АВВГ 3x2,5 1

4 Выключатель QF Щит ГЩ-1 АВВГ 3x2,5 15

5 ’’ Сигнал-37 А"
Устройство си г- 
нальное УСС-1 АВВГ 3x2,5 12

Пояснения, условные обозначения смотрите лист 1.

1 9 0 4 - 1 - 9 7 . 9 6 -С С 1

Компрессорная станция 5К-27А0Ш. КоптJ ист Млок Подп̂
ТИП Лялусов.

Привязан Гл.онерг. Коган Стадия Лист Листов
Нач.отд. Коган

Р 2Гл.слец. Христофоров
Н-контр Христофоров Автоматическая пожарная сигнализации АО ПроектНИИстройдормаш 

г. Ростов-на-Дону
Вед.инж. Качурина План расположения сети

Инв. N Инженер Пастухова MV
Л8 Формат А2
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Цепь Кон

Сеть ~ 220В 1

Сеть 220В 2

Сигнальная
л а м п а

3

Сигнальная
лампа

Звонок 4

Звонок 5
О к о н е ч н о е
у ст р о й ст в опин 6
О к о н е ч н о е
у ст р о й с т в о 7

Пульт
П Ц Н 8
Шлейф я

Шлейф 10

Земля 11 - Ц

<s> Q F
r O “ i
I____ I

BIAS

Коробка К Р -01/

8
BTKl.l

- K V -
i____ i

ВТК 1.2

I____ I

< s >
Питание из ГЩ-! 

-  220В,50 Гц

Вывод на ПЦН реша
ется в разделе СС
при привязке проекта

BTMl.ll
----------------- K V

I____ I
R доб.

Кабельный журнал смотрите на листе 2.

9 0 4 - 1 - 9 7 . 9 6 -С С 1

Компрессорная станция 5К-27А0
ВЙ1ЙЙЯ ШЯ ЖЙЛШШЛ filSSI

Привязан Стадия Лист Листов

Р 3Гл.спец.
_____

Н.контр. Автоматическая пожарная сигнализация 
Схема подключения

АО ПроектНИИстройдориаш 
г. Ростов-на-ДонуВед.инж.1 Каууур инш

| Инв. N | __ Инженер ГшЩ___
цоош -оз  @ )  ф°р “ от  м

Типовой проект 904-1-97.96

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

