
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
50Ъ  - 2 0 Ъ

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом 1/1

Альбом 1/2

Альбом ПД

Альбом П/2

Альбом Ш 
ьльбом ХУ 
Альбом УД 
Альбом У/2 
Альбом У1Д 
Альбом УХ/2

Технологическая, архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая 
части (без поста технического обслуживания).
Технологическая, архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая 
части ( с постом технического обслуживания).
Здание станции. Технологическая, архитектурно-строительная, санитарно-техническая, 
электротехническая части (без поста технического обслуживания).
Здание станции. Технологическая, архитектурно-строительная, санитарно-техническая, 
электротехническая части ( с постом технического обслуживания). 
ВэдолроЕодно-канализационные сооружения.
Задание заводу-изготовитэлю.
Заказные спецификации (без поста технического обслуживания).
Заказные спецификации (с  постом технического обслуживания).
Сметы (без поста технического обслуживания).
Сметы (с постом технического обслуживания)

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Типоеой проект "Автозаправочная станция на 1000 заправок в сутки".
Альбом Ш -  Нестандартизированяое оборудование. 
(Распространяет Новосибирский филиал ЦИТП).

АЛЬБОМ У/2
РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТ® 

"1ИПР0НЕФГЕГРАНС" 
ГЛАВНЕ5ТЕСНАБА РСФСР

5 А 0 | 8

УТВЕРНДЕН Й ВЕЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
ГДАВНЕФГЕСШПШ РОХСР 

ОТ 18 АПРЕЛЯ 1974г. ПРИКАЗ 1Ь 89

черное кружево

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


ГЛШШГЕСНАБ РСФСР 
1ИПР0НЕФТЕТРАНС

т.п.?0?>"20^

А Л Ь Б О М  У/й
Автозаправочная станция общего пользования 

на 750 заправок в сутки

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

т
пп ЧАСТЬ ПРОЕКТА Шифр специфи

кации
»

формы
Число страниц 
в спецификации

В стр, 
альбома

Т 2 3 4 5 _  6
ТЕХНОЯОШЧЕСКАЯ

I . Технологическое оборудование» ар
матура трубы, металлоизделия 
и прокат I 10 3-13

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

2 . Оборудование, арматуры и трубы 
по водоснабжению и канализации I 2 14-15

3. Оборудование, арматура и конт
рольно-измерительные приборы 
систем отопления и вентиляции I 6 16-21

4 . Оборудование, арматура и трубы 
по водоснабжению здания АЗС I 2 22-23



Т-п*502>*-20Ь, алб-Ч!

I  2

5 . Оборудование, ашатура и трубы 
по горячему водоснабжению зда-

6 , Оборудование и трубы по канали
зации здания АЗС

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

7 , Оборудование, кабели, провода 
средства связи, трубопроводная 
арматура по силовому электро
оборудованию и электроосвещению

__4 5 6

I  2 24-25

I  2 26-27

I  14 28-41



ШВДЕШСНАБ РСФСР
шпронефгвтранс

Типовой проект 
Аль&окЛУ/Й

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОЩШП) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В 
СУТКИ (С ПОСТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ Лист I
яа технологическое оборудование, арматуру, труба, 

металлоизделия и прокат.

Листов Ц

## Шифр по Наименование к техническая Тип, J§ поз. Завод-Ед. Ко- Ма-  Вес укг)______Стоимость (по
пп общесо- характеристика основного, марка, по тзх—-изго-изм.ли- те-ешшиш ____смете]_______

юзной вспомогательного оборудо- каталог,нологя-гови- чест- ри- ■ ■ едини-  
специфи-ванил и материалов. & черте-ческой тель. во. ад. ш  Общая
нации. яа. схеме. (руб ) Стыс,

J L - 2 ________ __ А - . . .5___6___ X .  8 .9 .Л0,...Л..12 13

I .

3 .

ОБОРУДОВАНИЕ

Резервуар сварной горизон
тальный цилиндрический 
для нефтепродуктов с плос
ким днищем при подземном 
хранении емк. 25 куб.м

То же V = 5 куб.м

То же V = 3 куб.м

8 12580
-  шт. 6 сг. 1572,5 9435

-  " 4  "  426,5  906,0

-  ■ 2 " 319,8 639,6

4 . Топливораздаточная колонка
Q = 40 л/ыин

"Нефте- о 
аппарат- —— 
прибор” " 6

1520"НАРА-2'
СО. 190 1140



Альбом У/If, т.п 50Ъ<ОЪ

I 2 3 4

5. ?>5аслораздаточная коленка 
9 -  « л/мин. 3G7M3

6. Топлиаомаслосмесительная
колонка

?. Колонка "Воздух-вода"

8. Огневой преградятель 
9 = 25 мЗ/час. 0П-50

9. Установка указателя уровня УЛУ-Ю

10. Дыхательный клапан СМДК-50

I I . 14уфта сливная быстроразь- 
емяая Ду 80 MC-I

12. Замерный лш резервуара 
топлива

ГОСТ
16133-70

13. Насосная установка 
9 = 9 л/мин. 3I06A

4

6 7 8 9 10 I I

Череповецкий 
з-д  "ГАРО" шт 4 сб 110,8 433,2

И I  "

И I  "

Армавирский 
маш.завод п 18

13 " 7 ,0
126
91

3-д "Старо- 
руссприбор" tf _8_ " 

6~
44,0 352

264

Армавирский 
маш.завод п

_8_ " 
6

12,0 96
72

п « 13
п Г " 7 ,6

98,8
83,6

п п 8
6 16,3

130,4
97,8

Череповецкий 
з-д  "ГАРО" я I  " 63,0 63,0



4
Amkrinи у/Д.Т-П-505-2ОЪ 

1 2  3

14. Петля шарнирная ПНС-40 Г0СТ5088-72

15. Сливной фильтр Ду 80

16. Приемный клапан Ду 50

17. Подъемник двухстоечный 
электромеханический для 
легковых автомобилей
9 = 2 т 463

18. Смазочно-заправочная
установка. 3141

19. Барабан с самонаматнваю- ГАРО 362 
щиыся шлангом для сжатого 
воздуха L = 5 ,9  м.

20. Стационарная компрессор- 155-2 
ная установка Q = бмЗ/час.
Р =* 100атм. X = 4 ,5  квт.

21 Пистолет для обдува дета
лей сиатым воздухом 199

5

5 6 7 8 9 10 I I

- - шт 26
24

ст.З - -

— з-д  "Регот- 
мас" а

13
I I сб. 15,7

204,1
172,7

я 99 9 П _
7

- - КОМП. I сб. 980 980

-
Череповец
кий з-д  
ТАРО*

я I П - -

- - п 2 I t - -

- - я I » 350 350

шт 2 п 0,75 1 ,5



Альбом У/& T.n.5Q V 20S>
I _2_____________ 3____________4

А Р М А Т У Р А

I. Вентиль запорный муфтовый Ду 25 Ру 10 15кч 18 к
2. То ие Ду 15 Ру 16 15кч 18 бр
3. Вентиль запорный муфтовый Ду 40 Ру 16 15кч 18 бр

4» Вентиль фланцевый 
Ду 50 Ру 16 15 кч 19 бр

5, Колпал Ду 15 Г0СТ8962-59

6. Вентиль запорный муфтовый 
Ду 20 Ру 10 15кч 18 ж

.. _____ 7.

ШТ.

R

n

fl

«9

R

... 8_. . . а , . . . . ю

I об. 1,4
I R 0,7
10
8 Я 3,7

12
7 Я 8,0

I Е.Ч. 0,0S

4 сб. 0,9

II, _ I2„.X3

1,4

0,7
37
29.6
96
56

0,06

3.6



Альбам У/J, т-л. 50V 2O2) 7

I 2 2 4 5

Ф1  АП Ц Ы

1. Фланец Ду 50 Ру 2 ,5 ГОСТ 1255-67 -

2. То хе Ду 40 Ру 2 ,5 "

3. То же Ду 150 Ру 2 ,5 П _

4 . То же Ду 50 Ру 16 п  ^

5. То же Ду 80 Ру 16 п  —

6. Фланец Ду 32 Ру 2 ,5 ft e

Т Р У Б Ы

I .  Труба Ф 159 z  4,5 Г0СТХ0704-63

Труба Ф 88,5 х  42. ГОСТ 3262-62

6 п* 8 9 10 II 3

- шт.
36
33

ЕМст.ЗСП 1,04 37,44
34,32

- О 12
ю "‘

«» 0,95 11,40
9,5

- к _8_
6

П 3,43 27,44
20,58

- п _44_
28

И 2,53 113,52
72,24

- я 26
22

и 3,71 96,46
81,62

- п 6 1? 0,79 4,74

шт пм. 14 ст.ДО 17,15 240,1
- « 230

160 И 8,34
1918,2
1334,4



Альбом У/Ц,Т-п.50Ъ‘20Ь

I 2 _ 3 _ 4

3. Труба Ф 60 х 3,5 ГОСТ3262-62

4. Труба Ф 48 х 3 ,5 п

1\J • Труба Ф 32,5 х 3,2 я

6. Труба ОЦ 40 я

7. Труба железобетонная 
Ф 420 х 50 17-08-162-64

8. Труба Ф 57 х 3,5 ГОСТЮ704-63

9. Труба Ф 22 х 3 ГОСТ8734-58

10. Труба Ф 42,3 х 3 ,2 и

I I . Труба Ф 26,8 х 2,8 Г0СТ3262-62

. 7_ 8 9 10 I I

пм 380
235

ст.Ю 4,88 1854,4
1146,8

И 82 И 3,84 314,9

м 15 ст.З 2,39 35,85

« 24
18

ст.З 3,84 92,16
69,12

140 17780
и

80 к/б. 127 I0I60

п 12 ст.Ю 4,62 55,44

W 15 f t 1,4 21,0

п 5,5 f t 3,09 17,0

1,66 131,1479



9

Альбом У/И,т-п.50Ъ-МЪ

J, 2 3 4

I .
Ф И Т И Н Г А  

Тройник 57 х 3 ,5 ГОСТ!7374-72

2 . Отвод 90° -  89 х 3 ,5 Я

3 . То же 90° _  48 х 3 ,5 Я

4 . То же 90 -  57 х  3 ,5 я

5 . Сгон 40 гост
8969-59

6 . Контргайка Ду 40 ГОСТ
8968-59

7 . Муфта прямая Ду 40 ГОСТ
8966-59

8 . Угольник прямой Ду 40 ГОСТ
8946-59

9 . Переход К 60x3 ,5-48x3 ,5 MCH-I20-69

6 7 8 9 10 I I 12___ 11

- шт 6 ст .2 0 0 ,54 3 ,24

- я 40 „
32

1 ,3 9 5 5 .6
Й Д 8

- я 12 0 ,2 5 3 ,0

- я 33 0 ,54 17,82

- я 9
7 с т .9 0 ,34

3 .06
2 ,3 8

- я 9 я
7 о , н 0 .9 9

0 ,7 7

- я J L  «
7 0 ,23 2 .0 7

1 ,61

- я 12 к .ч . 0 ,36 4 ,3 2

- я ст .2 0 0 ,3 0 2 .7
2 ,1



10

Альбом У/Д,т-п.50Ъ-г0Ъ
I 2 3 . -4_____ 5

10. Муфта прямая Ду 20 Г0СТ8966-59 -

I I . Контргайка Ду 20 Г0СТ8668-59 -

12. Сгон Ду 20 F0CT8969-59 -

13. Угольник прямой Ду 20 Г0СТ8946-59 -

14. Угольник прямой Ду 15 Я -

15. Муфта короткая Ду 15 I0CT8954-59 -

16. Контргайка Ду 25 Г0СТ8968-59 -

17. Муфта прямая Ду 25 Г0СТ8966-59 -

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И ПРОШ

I . Сталь горячвкатанная 
круглая Ф 90 ГОСТ2590-71 -

2. То хе Ф НО Я _

9 10 II 12 13

- шт 4 ст.З 0,075 0,30

- Я 4 О 0,044 0,176

- я 4 Я 0,108 0,432

- и 9
7 К.Ч*

о ,и 0,99
0,77

- я 20 я 0,08 1,6

- W 4 я 0,018 0,072

- ft I ст*3 0,082 0,082

- я I я 0,052 0,052

КГ ст.З 31

30



АшЗок У/2,т.п.50ъ-гоь I I

I 2 3 4 5 6

3. То не Ф 12 ГОСТ25ЭО-7Т *

4. Сталь поогетнал тонко
листовая 6 =2 Г0СТ368О-57 - -

5. Тс же 5 -  3 К - -

6. Тс не £  = 4 It - -

7. Стать угловая 25x25x4 30CT85G9-72 - -

3. То не 20x20x3 ft - -

9. Стать угловая 56x56x5 П - -

10. То не 75x75x6 ft - -

I I . Проволока стальная Ф 10 Г0СТ3282-43 - -

12. Алюминий листовой АЛ-2
J = 2 i u  Г0СТ3722-6Э -

7 0 S  10

кг -• ст.З

И ^  П

I? ^

n ^  ft

w — п

П  _  ft

п — п

11 — п

" -  мст 3

" -  алкы.

I I  I?. 12

4 .5

560
540
1440
1230

480
360
90
80
50
45
50
40

15

1 .5

3 .5  
3 ,0



Альбом У/П ,т-п- 50Ъ-20Ь

1 _  2 _ 3 __ 4 !

13. Сталь прокатная толсто- 
лксговая 5  -10 Г0СТ5681-57

14. То кв 5 = 8 «

15. Полоса 10 х  36 ГССТЮЗ-57

16. Сталь прокатная толсто
листовая 5  = 5 Г0СТ5681-57

17. Сталь горячекатанная 
круглая Ф 6 Г0СТ2590-71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

I . Сетка проволочная ткан
ная А ОБ Г0СТ6613-53

2. Сальниковая набивка ф 12 Г0СТ5152-66

3. Прокладка 5 = 4 Г0СТ4784-65

4. Рукав резино-тканный Ф50 Г0СТ8318-57

5. Тс же Ф 15 И

12

6 7 8 9 19 -11

- кг ст.З
140
НО

-
П _ ft 25

20

-
ft м  п 64

48

-
П _  и 100,0

* п 15

- кг ст. 4

пм 1оМ

—

пропит.
- шт 20 алш. 0,04 0 ,8

- пм 4 ,0  рез.тк - -

- и 12,0  " -



-  13 -
Альбом У /й ,Тп.50Ъ ‘ 2 0 Ъ

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 . Метизы ГОСТ 7798-70
5915-70 ст .20
17 4 7 5 -7 2 ст.Ю

II3 7 I-6 8 - - кг - от.О — 80
7. Электроды 3-42 ГОСТ 9467-60 - - п - ст . - 45

8 . Прокладочный 
материал ПОН 2 ГОСТ 481-71 - - м2 - паронит _ 17

9. То же ПОН 3 ft - - П - П - 5

10. Сетка предохрани
тельная ГОСТ 7203-54 - - ШТ 10 латунь _

I I . Пенополиуретан ППУ-З MPT7-6-05-II50
-6 8 - - м2 4 ,3 пенопласт I , 8 7,7

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Металл на изготовление нестандартного оборудования учтен 
но чистому весу готовых изделий.

2 . Незаполненные графы заполняются при привязке проекта.
3 . В числителе да 

в знаменателе

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧ• ТЕХНОЛОШЧЕСКОГО л'
СЕКТОРА

I значения для АЗС на 750 заправок 
для АЗС на 500 заправок в сутки.

(КОСОЛАПОВА) НАЧ. ОТДЕЛА

(КАМЕНСКИЙ) СОСТАВИЛ

(ЕФИМОВ)

(КОСТЕНКО)

бг



ГЛАБИЕФТВСНАБ РСФСР 
ГИПРОНБФТЕТРАНС

г.Волгоград

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ НА 
750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

Лист I  Листов 2

Типовой проект
5 0 Ъ -2 .0 Ъ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Альбом У/2 на оборудование, арматуру и трубы по водоснабжению
и канализации (внешние сети)

Ши|р по Наименование и техническая Тип,маша Je поз. 
общесо- характеристика основного, каталог, но тех- 
юзной вспомогательного оборудо- JS чертежа нолог. 
классифи-вания и матеопалов схеме 
нации

Завод Цд. 
изгото- изм. 
витель

Ко
ли
честв
во

Мате
риал

Вес, кг Стоимость 
(по смете)

единицы общий едини- общая в 
цн(руб)(тыс.руо

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  гг  13

ОБОРУДОВАНИЕ

Ц/б самовсасывающий насос НЦС-З Кусин-
&=25 мЗ/час; Н=1,8кг/см2 скиимаппшп—
с электродвигателем СТООИТ./v's4,0 квт 3-Д комп. I сб. 150,0 150,0

АРМАТУРА
Задвижка Ду=50 Py=ICterobi2 31ч бнж -  шт. I чуг. 18,4 18,4
Вентиль фланцевый 15кч 16бр шт. 2 чуг. 13 ,5 27 ,0
Ру=25“  Ду=50 

см2
(Ду=65) (2 5 ,0 ) (.50,0)



15Альбом У/2 ,т.п . 5 0 V 205

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I .
Т Р У Б Ы  

Труба Ду=200 ГОСТ 286-64 п.и. 141,0 яа- 43,5 6133,5

Ду*»150 ГОСТ 286-84 -
(133,5) 

п 2 ,5
рам. (5807,3) 
" 32,5 81,3

г . Труба Д*57хЗ,5 
/Д=7бх5,б/ ГОСТ 8732-70 “ Ю,0 ст.З  4,62 46,2 

/6’ гс/ /б!,б/

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Цифры з  круглых скобках даны для АЗС-500
даны для теплотрассы >и теплоносителе с

заправок в сутки, а г  прямой 
температурой 95-70°С

Л.Ш ЕНБР ПРОЕКТА 
НАЧ.ОЭДЕЛА 
ГД.СПЕЦИАЛИСТ 
НАН.СЕКТОРА 
СОСТАЗИЛ

/

J u g / s U f ^

/КОСОЛАПОВА/
/ЕФИМОВ/

/Щ21БИН/
/ЮМАТОВ/
/СТЕПАНОВА/

бт



Главней теснаб РСФСР 
Гилронефтетранс

Типовой проект 
50Ъ - 2 0 Ь

Альбом У/2

-  16
Автозаправочная станция общего 
пользования на 750 заправок в 

сутки
Лист I  Листов 6

ЗАКАЗНАЯ ШЩЙЖСАЦИЯ
на оборудование, арматуру и контрольно-измерительные 

приборы систем отопления и вентиляции

К* Шифр по Наименование и техническая Тип,марка № п сз. Завод Яд. Ко- Мате- 
лп общесо- характеристика основного, каталог, по тех-изгото- изм. ли- риал 

юзной вспомогательного оборудо- J? чертежа нс лог. витель ^еот- 
класси- вания и материалов схеме во
аикации

В ес,кг Стоимость
_____________________ (по смете)

единицы общий едини- общая.в 
Ш(руб) (тыс.руб)

т ~ г ----------- ;— т 4 5 6 7 8 9 10

I

2

3 ,

ОБОРУДОВАНИИ

Ц/5 венгалятоэ ПО0 
Г300 мЗ/час Н̂ 70 кг/м2 с 
колесом Дк=Дном, испол
нение I ,  с эл.двигателем 
0 ,6  квт п=2800 об/мин

Ц4-70
J& 2 ,5

АШГ 22-2

Ц/6  вентилятор ПО0 .
250 мЗ/час: Н=17кг/м2 о 
колесом Дк-Дн, исполнение 
I ,  с эл.двигателем 0,12квт 
п=1400 об/мин

Ц4-70 
JS 2 ,5

A0JEXI—4

Кшшный вентилятор ,
1300 мЗ/час ;Н-18кг/м2 
с эл.двигателем 0 ,4 0  квт; 
п=Э15 об/мин А0Л2-П-6

Крюков
ский 
венти
лятора. л _
з -д  комп. I  сб . 3 2 ,0  3 2 ,0

Крюков
ский
ветиля-
торный и 2 н 2 7 .0  54 ,0
з -д
Вентс-
к и !  венти
лятора, 
з -д  им.

ia B p s -
циуса ft

12

I  * 1 0 6 ,0  106 ,0



Ааьбш I f g, т.п. 505-205__________ _____

I Г 2 ! 3 ! 4 !

4. К а л о ^ Е ^ ^ п л а с ж ч ш й Ш М

5. То se (-40°С) КФБ-4
АРМАТУРА I КИП

Тенлонос̂ ель -вода

I» Задвиака Jy 5&ш Ру=10 кг/сй2 ЗОн ббр
2. Вентиль запорный б$гф- товнй Ду=70:Py=I6 ЕГ/СМ2 15ч 8бр
S. То ж  Д?=40 ш  Ру=16 к г / см2 15кч 18бр
4»

^16*вд/сы2 15кч Х8бр
5* -в- Д Г £ 2 5 ш  Ру=16кг/см2 15кч 18бр
6. Ду=15 км Ру=16кг/см2 Х5кч Х8бр
7. Ду=15им Ру=16кг/см2 15кч 18бр
8, Ду=15>' =16кг/ш2 15кч Х8бр

I ?

1 6 ! 7 ! 8 ! 9

Кострок- кош. I с б.
p.revrft
калори
фер.
з-д

с I в

— т . 2 ей.

- в 3 о

- а 7 я

- а I я

- а 4 а

- а 7 я

- 8 со о

а» Я 2 а

I Ю  ! II ! 12

79,62 79,62

90,17 90,17

18,4 36,8

14,0 42,0

3,7 25,9

2,10 2,10

1,4 5,6

0,7 4,9

0,7 2Д
0,7 1,4
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Альбом У / П ,Т -П .50У 20Ъ_______________________

X 2_______________ 3_________________________4

9 . Кран сальниковый Ду=20нн 
1у=Х0 кг/см2 ХХБ б бк

10. Кран двойной регулировки 
Ду=20мм Ру=Ю кг-сн2 ВДР -  20

X I. То же Ду^15мм Ру=10нг/см2 НДР -  15

12. Термометр ртутныйпТехничес- 
кий тип “А" ж 3-1°-110-60 Г0СТ2823-59

Теплоноситель -вода 150-70°С

X. Задвижка Ду=80, Ру=Х0кг/см2 30ч б бр

2« Вентиль запорный муфтовый 
Дуя50 , Ру=Х6кг/сы2 15кч 8бр

3 . Вентиль Ду=40мы Ру=16кг/см2 15кч ХВбр

4 . То же Ду=32мм Ру=16кг/си2 15кч 18бр

5 . Дуя25мм Ру»Х6кг/см2 15КЧ 18бр

б . догони ^ б з г / о н г Х5кч Х8брб

5 6 7 8 9 ХО XX

шт г сб. 0 ,6 1 .2

— п 12 дат. 0 ,41 4,92

о  а 9 сб. 0 ,29 2,61

— а 2 п 0 ,5 Х,0

от 2 сб. 34 ,0  68 ,0

3 и 5 ,0  15 ,0

2 ° 3 ,7  7 ,4

4 * 2 ,1  8 ,4

I * Х,4 Х,4

0 0 ,9  4 ,55
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Альбом У/Д , Т.П -50 г - 20Ъ___________________

____________ 3 ______  ____

Вентиль Ду~15мм Ру=16кг/сн2 15кч 18бр

Дуа15мм Ру»16КГ/см2 15ч 18бр

- к-  Лу=15им Ру—Х6 кг/с м2 15кч 18бр

Кран сальниковый
Ду=25мм Ру=10кг/ск2 Ц Б  ббк

То к з  Ду=20мм Ру=10кг/оы2 Ц Б  ббк

Кран двойной регулировки 
Ду=15ш£ Ру=Юкг/сн2 НДР -  15

Термометр ртутный технический 
тип /А/ «  З-ЗЯ-И С-бО Г Х Т  28 2 3 -5 9

То яе № 5 - 2 ° -  1 6 0 -6 0 ГОСТ 2825-59

Теплоноситель -  пар

Зеитиль запорный сЬланцевый 
Ду=50им Ру=16кг/сы2 15кч 19п

_ . 8 ___ 9 ___ 10_ I I

шт 7 с б . 0 ,7

п 3 в 0 ,7 2 ,1

а 2 и 0 ,7 I , *

а I R 1 ,1 1 ,1

к I И 0 ,6 0 ,6

п 21 л а т . 0 ,2 9 6 ,0 9

п I с б . 0 ,5 0 ,5

I» т в 0 ,5 0 ,5

шт 7 с б . 8 ,0 5 6 ,0
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Альбом У/Д, 50V202>

I_ 2 _  3 . 4 _

?с Вентиль запорный фланцевый 
Ду=40мм Ру=1бкг/сы2 15кч 19п

3. То же Ду=32ш1 Ру=16кг/сн2 15кч 19п

4. Ду=25мк Fy=I6Kr/cn2 15кч 19п

5. То же муфтовый
Ду=20мм Ру=1бкг/см2 15нч 18п

6 . Ду=15мм Ру=16нг/см2 15кч 18п

П 1 • Клапан редукционный
Ду=50 Ру-1бкг/сы2 18'ч 2 бр

8.. Клапан обратный
Ду=адмм ?у-16кг/сы2 16 ч Збр

9. Конденсзтоотводчик термодина
мический Ду=20мм Ру=16кг/сы2 45ч 12нж

Ю. Клапан предохранительный 
Ду=50цц Ру=1бк?/см2 17ч Збр

7 8 9 1 0

ш т 3 с б . 5,8 17,40

II
2

и 4,3 8,60

и 4 п 2,7 10,80

п
8

п 0,9 7,20

п 30 II 0,7 2 1 , 0

п
2

п 18,0 36,0

п
I

и 7,0 7,0

п
2

п 1,5 3,0

я Т
4»

п 15,2 15,2



АяьбОМ У/Д,Г.П.б0Ъ-20г а

I___2_________________ з

IX . Клапан предохранительный
Ду=25ьш Ру=16кг/сы2

12. Манометр технический
0-10 кг/см2

НАЧ.ОТДЕЛА
ЕЛ.ИНЖЕНЕР 

ПРОЕКТА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

4

17ч 3 бр

Г0СТ8625-69
ОБМ-ЮО

Е фимов

КОСОЛАПОВА

ЩЕРБИН

бт

5 6 7 8 9____10 I I  I

-  ИТ I  сб. 6 ,0  6 ,0

~ п 2 и 0,65 1,30

НАЧ.СЕКТОРА ЮМАТОВ
СОСТАВИЛ ■ Й 0 *  - РУСАКОВ



ГЛАВНЕФТЕСНАБ РСФСР 
ГИПРОНЕФТЕГРАНС

Типовой проект 
SOb - 2 .0b

Альбом У/П

22 -  АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАШЩЯ СРШТО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК ъ 

СУТКИ
Лист I  Листов 2

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оборудование, арматуру и трубы по водоснабжению 

здания АЗС

J№ Шифр по Наименование и техническая Тип,марка № поз. Завод Е&. 
пп общесо- характеристика основного, каталог, по тех- изгото- изм, 

юзной вспомогательного оборудо- № чертежа нологи- витель 
класси- вания и материалов ческой
финации схеме

I _____ 2 3 4________ 5 6 7

Ко- Мате- 
ли- риал 
чест- 
во

8____9

Стоимость 
(по смете)

единицы общий единица общая 
(РУбУ (тыс. 

_________. руб)

ОБОРУДОВАНИЕ

I . Водомер Ду=50 ВБ-50
"Ленво-
допри-
бор" шт. I

гот.
изд. 9,00 9 ,0

АРМАТУРА
I . Вентиль муфтовый 

Ду=50 Ру=10 кгс/см2 15кч 18р шт. 3 чуг. 5,00 15 ,0

2. То же Ду=25 Ру=10кгс/см2 15кч 18р - п 5 « 1,40 7 ,0

3 . Ду=15 Ру=10кгс/см2 15кч 18р - п 4 W 0,50 2 ,0

4. Кран поливочный Ду=25 ГОСТ
6256-66 гот.
ГОСТ
2217-66 _ КОМП. I изд. —
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Авъбот 7/Л,т-П‘50Ъ~20Ъ

I 2 3 4 5

Т Р У Б Ы

I . Труба Др*50 ГОСТ 5525-61

2 . Ду-50 ГОСТ 3262-62

3. * Ду*25 ГОСТ 3262-62
4. и Дув32 ГОСТ 3262-62

5. u Ду«15 ГОСТ 3262-62

1У..ИНЖЕНЕР ПРОША 
Ш.ОТДЕЯА
га . специалист

НАЧ.СЕКТОРА

СОСТАШ

/КОСОЛАПОВА/
/ЕЖОВ/

дзжин/
/'ЮМАТОВ/

/СТЕПАНОВА/

бт

б 7 8 9 20 XI 12 13

— п.н. 8 ,0  чуг. 10,60 84,8

-  « 4,0  ст.З
од 4,88 19,6

— а 30,0 ° 2,59 71,7
_  к 3,0 « 3,09 9 ,3

— я 15,0 « 1,28 19,2



ГЛАНВФТЕСНАБ РСФСР 
ГИПРОНРШТРАНС 
Типовой проект

soъ
Аж  1 о и  У/ГГ

24 -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оборудование, арматуру и грубы яо горячем/ 

в оде снабжению здания А З С

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В

СУТКИ
Лист I  Листов 2

tltK-fp по Наименование и техническая Тип,маша J? поз. Завод Ед. Ко-
общесо- характеристика основного, каталог, по техно- изгото- изм. зи-
пзней вспомогательного оборудо- й чеотежа логичес- витсль чест-
класси- эания и материалов коа схеме во
'Тикаили

______  3________  ^  ~  5 6 7

ОБОРУДОаШШЗ

Мате- Вес,кг Стоимость
риал (по омета)

единицы общий едини-общая 
ч(тнс

~9 То

Элоь трсводояагреватель H3-IB Грод
ненс
кий
маш. ШТ. 2

гот.
изд. 60,0 120,0

АРМАТУРА
Вонтялъ щготозай 
Ду-х5 £у=4б кгс/см2 15кч ТЗп — шт. 2 чуг. 0.70 1,4

Клапан обратный, 
Ду=15 Ру-1б кгс/см2 Хбкч Пбр •ш « 2 •.* 0,50 х,о

Смеситель для умывальника 
Ду=15

ГОСТ
7941-64 « 2

гот.
изд. 1,40 2 ,8



Альбом У /П ,т.п .50Ъ -20Ь
25

1 2  3 4___________ 5
^жмашшшяшсттвяэоашашяаа

4 . Оаеситель для душевой
установки Ду=15 РОСП0822-64

Т Р У Б Ы

I .  Труба Ду=15 Г0СТ3262-62

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

НАЧ.ОТДЕЛА 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧ.СЕКТОРА 

СОСТАВИЛ

бг

7 8  9 10 I I 12 13

гот.
шг I изд. 1 ,5 0  1 ,5

п .ы .2 2 ,0  с т .З  
ОД 1 ,2 8  2 8 ,2

(КОСОЛАПОВА)

(ЕФИМОВ)

(ЩЕРБИН)

(ШАТОВ)

(СТЕПАНОВА)



ГЯАВНЕФТЕСНАБ РСФСР 
ГИПРОНБФТЕГРАНС
Типовой проект 

50Ъ - 2 0  Ь

Альбом У/П

-  26 -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оборудование и трубы по канализации 

здания АЗС

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВЬ В

СУТКИ
Лист I  Листов 2

$!& Щ р  по Наименование и техническая Тип,марка № поз. Завод Ел. Ко- Мате-
пп общее о- характеристика основного, каталог, по тех- изго- изм, ли- риал 

юзной вспомогательного оборудо- & чертежа нологи- тови- чест-
класси- вания и материалов ческой тель во
^икадии схеме

Вес, кг

единицы общий

Стоимость 
(по омете)

аданк-обтая

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

ОБОРУДОВАНИЕ
I . Унитаз ГОСТ

14355-69 ШТ. 2 кер. тт

2. Кмывальник ГОСТ
14360-69 шт 1» 2 я 12,80 25,6

3. Бачок смывной ГОСТ
14285-69 - 1» 2 гот.

изд.
9 ,00 18,0

4 . Траппе косым отводом ГОСТ
I8 II-7 3 - Я I чуг. 7 ,00 7 ,0

5 . Трап с косым выпуском 
$ = 1 0 0

ГОСТ
I8 I I-7 3 я I X• 12,90 1 2 ,S



Альбом У/П ,т.п.5°Ъ-20В
27

I -  . 2. ________ ____3 __________________________ 4 __ 5 6 7 . 8 9  IQ I I ........12

о» Водосточная воровка Вр 9 шт I ч у г. 3 4 ,8 3 4 ,8

Т Р У Б Ы

I . Труба Ду=1СЮ ГОСТ 5525-61 -  п .м . 2 0 ,0 ч у г. 2 2 ,3 0 4 4 6 ,0

2 . и Ду=2г>0 ГОСТ 5525-61 -  " 1 0 ,0 *  3 6 ,4 0 3 6 4 ,0

3 . п Ду=Ю0 ГОСГ 6С42-69 -  "  1 0 ,0 "  1 3 ,4 0 1 3 4 ,0

4 . "  Ду=50 ГОСТ 6942-69 -  я 5 ,0 и 5 ,9 0 2 9 ,5

5 . " Ду=150 ГОСТ 1839-72 1 3 м щ сл а сб . 8 ,8 0 1 3 ,2

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

НАЧ,ОТДЕЛА 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

(КОСОЛАПОВА) 

• (ВйИМОВ)

-  (ЩЕРБИН)

НАЧ.СЕКТОРА (ШАТОВ)

СОСТАВИЛ (СТЕПАНОВА)



ГЛАВНЕСТЕСНАБ РСФСР 
ГИПРОЯЕФШРлНС г а АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО

ВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ (С ПОСТОМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)

ТИ5о1°-гп«??ект Лист 1 Листов
Альбом У/2 ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

нэ оборудование, кабели. провода, средства связи, трубопро
водную арматуру по силовому электрооборудованию и электроосвещению

til: Шифр 
ПП ПО Об-

Иагшеиованке и техническая Тип,марка кг.яоз. 3-д-изго- Ед. !Коли-.Мате- 
харчктеристлка основного и каталог по тех-, товитель изм*,чест-;риал

щесоюз..вспомогательного оборудо- »г чертеяа нолог. • 
класси-'вания я материалов схеме ! 
фикации. j

во

_LJl I LxtllXIZ

Вес, кг

А. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТУЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ. 

I .  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Ы

Стоимость (по 
• смете

е д . ед.в!общ.в 
руб.\ тыс. 

!руб.

I . ■^форматер газосвет- ТГ I020K шт 7

2. АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
I . Пост управления кнопоч

ный ТУ 17.526.216-71 ПКЕ 612-2УЗ ИТ 2

2 . Переключатель двухполюс
ный с фиксацией в сред
нем положении 220В ЗА П2Т от I



Альбом У/2,Т-п.50Ъ-20Ь

I___2 3

3 . Реле электромагнитное унивец- 
сальное 220 В

4 . Сопротивление экономическое 
400 ОМ 2А

5 . Выключатель автоматический 
380 В, 50 А 3-х полюсный 
брызгонепроницаемого испол
нения с электромагнитным 
расцепителем на тон 8 А

6 .  Выключатель пакетный 380 В; 
6 ,3  А трехполюсный, брыз
гозащищенный

7 . Выключатель пакетный 380 В; 
6 ,3  А трехполюсный, защи
щенный

3. АППАРАТУРА СВЯЗИ

I ,  Усилитель стационарный 
50 Вт

2 Трансформатор абонентский

•га-

4 _  5 , 6 _ 7____ 8

РПУ-2-662223

АК50-ЗМГ 

ГПВМ 3-10 

ВПКМ 3-10

шт 4

шт I  

шт 2

шт I

шт 2

УМ-50 А шт I

ТАУ-5 СМ шт I



-30-
АЛЬбОМ У /2, Т .П .^0Ъ -20Ъ

_ 1 . _ 2 , _______3 .. ............... . _  . . . ......

3 . Микрофон динамический с н ас
тольной СТОЙКОЙ Щ -б 9

4 . Громкоговоритель наружной 
установки4 10  Вт 10 ГРД-5

5 . Громкоговоритель внутренней 
установки, 0 ,5  Вт 1 Г Д -0 ,5

6 . Аппарат телефонный, АТС ТАН-70

7 . Коробка телефонная распре
делительная КР10х2

8 . Коробка универсальная УК-2П

9 . Радиорозетка

4 .  ПУЛЬТЫ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

I .  Шкаф управления по ч ер т, 
альбом 1У (задан и е за  -  
воду-изготовителю )

шт I

шт I

шт 2

шт I

шт I

шт I

шт I

шт I



Альбом У/2 ,Т.П-50Ъ“2бЪ -31-

I  2 3 4

I .

2.
3 .

4 .

5, Щ И Т £ И , Я Щ И К И
Щиток осветительный с ввод
ным автоматом A3IJ4/7 б ез рао- 
цепктеля с 12--ю линейными 
автоматами, тепловые расцепи- ОЩБ-12 
тели 15 А

Щиток осветительный о тремя 
автоматами A 3I63, тепловые ОШ-3
расцепители 50 А (схема 3)

Ящик силовой распределитель
ный, однофидеркый 3 -х  полюс
ный с пакетным выключателем 
на ток 25 А ЯВШ-3-25

Ящик с однофазным трансфор
матором 220/36 в, 250 ВА ЯТП-0,25

6 .  ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

I .  Светильник подвесной с сеткой, 
исполнение 2 , пыленепроницае
мый, для л ы л  до 200 т ПДД-200

2 .  Светильник потолочный пьле- 
непооницаемый
ТУ 1 6 -5 3 5 , 360-70  ПСХ-60

5 6 7  8 9 10 II 12

ст  I

шт 2

шт I  

шт I

шт 3

шт 3



- з г -
Альбом у/ 2  д.п-бОЬ-^Оэ

I  „ 2 ___________________ I _______ ________

Ъ* Светильник подвесной частично
пыленепроницаемый, исполнение 

2 , ТУ 1 6 -5 3 5 , 498-71

4 . Светильник потолочный уп
лотненный МРТУ 1 6 -5 3 5 .
040-66

5 . Светильник подвесной полоч
ного стекла для ламп до 
100 Вт

6 . Светильник люминесцентный 
потолочный, стартерного за 
жигания, коэф.ыоцности 0 ,9 2 ;  
4г40 Вт

7 .  Светильник люминесцентный 
подвеской на штангах, стар
терного зажигания,козф.мощ
ности 0 ,9 2  2x40 Вт

8 . Светильник консольный наруж
ного освещения, спускорегу
лирующим аппаратом 220 В

9 .  Лампа накаливания общего 
назначения с цоколем Р 27

220 В 60  Вт

... А_.... _JL

Ac tDa- I I  
HCPDlxIOO 
/Д53-02/

ПУН-60М

Люцетта

УСП-4-4х40

ПВЛ1-2x40 

СКЗПР-400 

ЫБК 220-60

1 ____ 8_____ А ____ Ш ,.1 Х____1 2 .

ют I

шт 7

шт 3

шт 8

шт 14

14
1 2 "

шт 10
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Альбом у/2 ,т.п .5 0 Ъ*2ОЪ

I 2 ...___________3 _________________ i

10 . 220 В 100 Вт НБК 220-100

I I . 220 В 200 Вт НГ 220-200

12 . Лампа люминесцентная белого 
света 40 Вт ЛБ—40

13. Лампа ртутная о исправленной 
цветностью, четырехэлектрод
ная, с цоколем Р 40, 250 Вт ДЕЛ 250

14. Трубка высоковольтная газо
светная Ф 18 мм

15. Стартер для люминесцентных 
ламп 220 В 40 Вт СК-220

7 . КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

I .

Кабель силовой с алюминиевыми 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, брони
рованный

2 х 2 ,5  мм2
АВББ-660

5________б 7 8 9 10 I I  12 13

шт 4

шт 3

шт 60

ЕТ
14
12

U 70

шт 60

140
130м



Альбом 1/2,Т-П-50У20Ъ______________

I  2_________ _ 3 _  _____________ . _________ 4

2 . 3 х 2 ,5  мм2 АВВБ-660

3, 3 х 4 + I  х 2 ,5  мм2 АВВБ-660

Кабель силовой с алюминиевыми 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой небро
нированный

4. 2 х 2 ,5  мм2 АВВГ-660

5. 3 X 2 ,5  мм2 АВВГ-660

6 . З х  4 + 1 x 2 , 5 мм2 АВВГ-660

7. 3 х 25 + I  х 10 мм2 АВВГ-660

8 . Кабель силовой с медными 
килами с резиновой изоляцией 
и оболочкой, гибкий

3 х 4 + I  х 2 ,5  мм2 КРПТ-660

Провод с алюминиевыми жилами
с поливинилхлоридной изоляцией 
плоский для скрытой проводки

2 х 2 ,5  мм29 АППВС

5 6 7 8 9 10 I I  12 13

ы 170

м 32

м -2 5 0 . 
220

м 10

м 25

м 26

м 60

и 40



Альбом у/2.Т.п.502>-20Ь
-JS*

I . 2 .. _ ____ > ____ 4 _ 5 6 . 7 8 . 9
W о о 3 х 2,5 мм2 АП ПВО м 5

II. Провод азтотрактоышй высоко
го напряжения ЛВЛ-2 м 70

12. Кабель контрольный с алюмини
евыми жилами о поливинилхло
ридной изоляцией и оболочкой 
бронированный

4 х 2,5 мм2 АКВВБ м 6

13.

Кабель контрольный с алюмини
евыми силами с поливинилхло
ридной изоляцией и оболочной 

небронированный
4 х 2,5 мм2 АКВВГ м

П О

100

14. 7 х 2,5 мм2 АКВВГ ы 42

40

15. 10 х 2,5 m 2 АКВЬГ U 215

140

Кабель монтажный с полиэти
леновой изоляцией в "оливи- 
нилхлоридной оболочке
го ст  1с з а д - 7/

3 х 0,75 мм2 Ш Ш  м16 16



Альбом У/2 ,т.гь50Ъ-2О5
-36 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T7. 3 :: 0 ,35 мм2 Ш м 64
48

18. 2 х 0,35 мм2 ыкэш м 220
145

19.

Провод нагревостойкий с медной 
зилоИ с резиновой изоляцией

I  х 1 ,5  км2 ПРКС-66С и 20

20 j Кабель распределительный для 
радиовещания 2 х 0 ,5  мм РЫ11Э-1 м 15

21 . Провод телефонный распреде
лительной 2 х 0 ,5  мм ТРВ ы 25

22 . Провод трансляционный со 
стальными аилами с поливинил
хлоридной изоляцией 

2 х 0,6  мм2 ПТВ2 ы 20

8 .  СРЭДСТВА ЗАЩИТЫ СТ КОРРОЗИИ

I» Протектор магниевый ПМ-ЮУ шт 13
12



- 3 7 -
Альбом У/2, т-п-50Ь*2О^ _________ _____________ _________

I  2_________ _________ __5_________________________ 4 5 6 7 8 9 ю  I I  12 13

Б. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТУЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ 

9 . ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ

Коробка пластмассовая от ветвитель- 
ная

I . для скрытой проводки шт ХЗ

2 . для открытой проводки шт 32

3. Профиль монтажный z -образ
ный перфорированный К238 шт I

4. Стойка КЗЮМ шт 2

5. Коробка чугунная протяжная У 307 шт 8
7

6 . Сальник вдертной стальной У51/Ш шт 16
14

7. Муфта ответвительная эпоксидная 03-1 шт 3

10. ЗЛЕКТР0УСТАН0В0ЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Выключатель однополюсный 250 В, 6А



Альбом У/2,т-п-5 0 V 2 0 b
- 3 8 -

1 г 3 А

1 . Для скрытой проводки

2 . Для открытой проводки

3. Выключатель однополюсный гер
метический 250 В, ЮА ВГП-Ю/250

Розетка штепсельная 2-х по
люсная

4. Для скрытой проводки

5. Для открытой проводки

I I .  ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

1 . Сталь прокатная угловая равно
полочная ГОСТ 8509-72 
50x50x5

Сталь прокатная полосовая 
ГОСТ 103-57

2 . 25 х 4 мм

3. 40 х 4 мы

4, Сталь горячекатанная круглая 
ГОСТ 2590-71 Ф 6 мм

6 7 8 10 I I  12

шт

шт

пт 10

шт 3

шт I

20
кг 19

кг 7,9

кг 265 
261

кг 9 

~



Альбой У/2 ,Т-п-505-205

I  2 3

5. Ф 12 им

12. ТРУБЫ ШТШЛЯЧЕСШ

Труба всдогеаопроводная 
ГОСТ 3262-62, с ц:-л/ндойчео- 
кой короткой резьбой на обо
их концах, с полностью сплю- 
дзннги гратом, с муфтой, с 
условный проходом:

I . ЦМ 25

2 . ЦМ 32

5. ЦП 40

Трубя стальная бесшовная 
ГОСТ 8734-58

*т# Ф 20 х 3 uu

5* Ф 38 х 3 им

13. ТРУБЫ НЕЫЗТАЛЛзДЧЕСКИЕ

I . Труба асбестоцементная 
ГОСТ 1839-72 Ф 100 мм

-3 9 -

4

ГОСТ 2590-71

6 ____7

кг

8

28
18

9 Ю Н  12

кг/ц 53/25 

кг/н 50/18 

кг/к 70/21

, -iZi-
кг/« 4,2/3,2

нг/м -26/10,3 
20/8

200
120



7  . . „ 8  2  ,1P___U  3

Ляьиом У/2, T-n _5ОЪ 2 ОЪ
i  2 ...... ................. ..............3 i _____ i

2 .

2.
3.

Труба ьпннллготовая легкая 
ТУНХИ 4251-54 с условный проходом:

J5 ыь.

23 ми

14. СПОРЫ НАРУЖНОГО СШвН^Я
Спора железобетонная для фона- 
per* наружного освещения по Т.П. 
5.320-2 Un-.'bibli инженерного обо- 
рудовзн'ля г. иоскза, 1970 г.

Кропите Ш  лслегобетонный по 
TU 3.320-2 ЦдШЛоП инженерного 
оборудования г. Москва 1970г.

для одного сзгетильиика 

Для двух светильников

JJ 80
62

М 30
25

10
05 шт 9

К2 ЕТ 6

К9 ШТ 4_
3

ПРИМЕЧАНИЕ: I. В графе 8 дробью (через прямую черту) показано: 
для АЗС на 750 заправок, в знаменателе - для АЗС

в числителе количество 
на 500 заправок в сутки.

ГД.ПКлЕИБР ПРОЕКТА (̂ С'ОС7К0С0ЛАП0ВА/
НАЧ.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ' У* • /ПЛАСТУН/ 

СЕКТОРА лп/ !

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
СОСТАВИЛА

/ЕФИМОВ/
/МАЛИКИНА/
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