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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

Й -Ш  - 500-476.90
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

А л ь б о м  5,ч а с т ь  3
П Е Р Е Ч Е Н Ь

Пояснительная записка. (Распространяет 
институт,.Гипрокотундартранс )

Р  П Ь б  D M  П В

Альбом I ПЗ

Аль&м 2 АР
Альбом 3 К Ж Конструкции л_______________

ОС Организация строительства,
Альбам ч- КЖИ Строительные изделия.
Альбом 5 08,ВК Отопление и вентиляция. водопровод и канализация.

Часть I Отопление и Вентиляция. Водопровод и канализация. 
(1,2климатическая зона)

Альбом В ЭМ 
30 
СО

, А
Альбом7 ТМ  

КС
Альбом8 АВС

Альбом 9 СО 
Альбам 10 ВМ 
Альбам 11 С

ЭлектросилоВое оборудование
Электроосвещение
СВязб
Автом атизация 
Тепломеханическая часть. 
Установка касларадасш 
Автоматическая ucmanot

Спецшрикации оборудования. 
Ведомости потребности В материалах. 
Сметы. Сихие гранты .

Альбом 1В С Сметы. Водонасыщенные грунты.

(3 -я  климатическая зона)
Отопление и ВентиляцияВаВоп/..
(А -я  климатическая зона)

Примененные типовы е проекты :
ТП0901-4-/8.99 „ Заглубленный резервуар технической Воды монолитный железобетонный цилиндрический

емкостью бвт3М,ппуклассов защитыЛротосптроняетЦИТП ГСП МоскваА~ю5/В5878ул.Смальния, SS)  
7У7Q901-4-f 1.89 „ Заглубленный резервуар технической Воды, сборно-монолитный железобетонный,прямоугольный 

емкостью 50м3 и ,iTipvклассов защиты (распространяет Ц ИТП, Москва)

ТП 0901-4-80.89 „ Заглубленный резервуар технической воды,монолитный железобетонный цилиндрическийрмкгттьт ЯПипп 3 /7 fnlVkJtmroA ятииты /ял'лллллтл̂ оот //итп
ТП0901-4.13)89 технической Воды, сборно-монолитный железобетонный,прямо-

ucujianaiu. *.и1г\иь.тоги ииит^ 11 11 ш ‘ л —.... ..... *------------— * --- ”  ‘ л ‘
ТП 901

угольный, емкостью ВООм3 б  Ш Й  классов заоцш 
- 2 -140.8S йВтаматческпЕ нясосные станции противопожарного

Разработан: 
Гипрокоммендортрансом 
Главный инженер института 
Главный инженер проекта

йодитшностью i3S, 150, зоо, zoo мР/ч (распространяет С 
альбом 3.

[Ю .д . Р о т а н ц о б /

/А. С. Сомитов/

ге т Ц  ИТП, Москва)
(ИЙ IpI/AUA гСицЙТП)

Утвержден 13 службой ГО СССР 
Протокол у/62 о т п. ов.еог.

вВеден в действие Гипрокотмундортронсот 
Приказ W  У З  о т  еч.ю.$ог.
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С о д е р ж а н и е  5  а  л ь  д о  т а ,  ч а с т ь  3

Марка Н а и м е н о в а н и е  

Содерж ание а л ь б о м а  
О то п ле н и е  и  В е н т и л я ц и я

С тр .

г

Марко

m ik

Наименование

Установки сдвоенных ф и л ь тр о в  Ф Я Р 6

С тр .

23

Марка Н а и т е н о Ь а н и в С тр .

1
г
3
4

Обилие данны е (н а ч а ло )
Обилие дан н ы е (продолж ение) 
Обилие данны е г п р одолж е н и е ) 
Обилие данны е (п р о д о лж е н и е )

3
k
5
6

f
2
3

водопровод и к а н а ли за ц и я  
Общие данны е (н а ч а ло )
Общие данны е (окончание)
Ф рагм ент п ла н а н о  о тм .~4.7S0, В осях 4 -S  и

24
25

5
6

Обилие да н н ы е  (о к о н ч а н и е ) 
П л а н  и  с х е м а  о т о п л е н и я

7
8

А -6 систем ь/ хозяйственна - питьеВоео Водо- 
провода 61. Разрез 1-1. Схем а с и сте м ы  81

26

Узе л впра влен и я. (Те п ло н о си те ль  95-70°с )
—2- 4 Спеиисрикация с и сте м ы  В 1. 87

7 П ла н  и  схе м а  о то п л е н и я . 9 5 П лан в осях 6 - Г  и 1 г5  на о тм . -4 .7 50  с и с те м Q П
Узел в п р а в ле н и я  (Те п ло н о си те ль  150-70°с) 81.83(в а р и а н т  с У -3 0 0 )Разрезы  1 -/ .B -S .

я П ла н  В е н ти ля и и и  н а  о т м . -k .7 S 0 to 6 Схемы систем ы  5 3  д л я  В а р и а н та  с У -300 29
Р а зр е зы  1 -f .S -S .3 -Z 7 П лан  в осях Б г Г  и / ̂5 н а  о тп г. - 4 .7S0cuc-

9 Схем а п р и то ч н ы х  с и с т е м  П1. П8. ПЗ Н те м  8 1 .В З (8 ари ан тс Р П 100) Разрезы  1-11-3-3
30

ю С хем а  в ы тя ж н ы х  с и с т е м  8 1 ,8 2 .9 1 IS 8 Схемы систем ы  83 для  в а р и а н т а  с Р П -1 0 0 31
и с и с т е м ы  П Е 1 9 П ла н  8 о ся х  8 + Г и  /1 5  н а  о т м . -4 .7S0 с и сте м

11 У с та н о в к а  с и с т е м  П1, П В .П З . П ла н , (3 81.83 (в а р и а н т е  Р Д У ) Р а зр е зы  1 -1 -г3 -3 32

р а зр е зы . (В а р и а н т  У -3 0 0 ) 10 Схем ы  с и с те м ы  S 3  д ля  в а р и а н та  с  Р Д У 3 3

12 У с та н а В х а  с и с т е м  П1, П В.ПЗ. П л а н , Ik 11 Спеиисрикаиия с и сте м ы  S3. А и с т  //1 34
разрезы , (в а р и а н т  с Р П -1 0 0 ) 18 Специф икация с и с те м ы  8 3 . Л и с т  V3 3S

13 У с та н о в к а  с и с т е м  Л1.П В .П З. П ла н . is 13 П лан насосной и пезервуаоа бы товы х сточны х
р а зр е зы ; (В а р и а н т  с  Р Д У ) в о д Разрезы 1 -1 .8 -8 . Схема. (Напорный выпуск) 3 6

ik С п е ц и ф и к а ц и я  В е н т и л я ц и о н н ы х 16 Ik П ла н  насосной и резервуара б ы тов ы х сто ч н ы х
у с т а н о в о к  П1, П В . П З Вод. Разрезы  1-1. ? - !? . С х е м о С С а то те ч н ы й 3 7

is У с та н о в к а  с и с те м  ПЕС 61. Р1. П ла н . 17 вы пуск) водоотведение из входов
р а зр е зы . С п е ц и ф и к а ц и я . IS С п е ц и ф и ка ц и я с и с те м ы  К 1. 38

1Б У с та н о в к а  с и с те м ы  62 . П ла н , разрезы . J 2 _ 8KH1 Содержание
С п е ц и ф и к а ц и я . BKH8 Е м к о с ти  за п а с а  л и ть е в о й  воды . Обилий вид. 39

08H1 Коробка разм ером  9 0 0 х 700х 1000мм 40 Р и з р е щ _________________ _______________________________

OBHl Коробка разм ером  3 0 0 х  6 3 0 x 3 0 3  м м
7У

BKH3 С туль ч а к . П ла н . Обилий вид. Ап
€8H3 Коробка разм ером  20 0х 5 3 0 x 5 0 3 м м 8KH4 С ту л ь ч а к . Р а зр е з 1-1. W

08Hk Переход Ф 200/530 хЗОЗ м м
BO

QBHS Коробка разм ером  830x300x503 м м
0BH6 П ерехо д 35 0 х3 5 5 /ф Б 3 0 м м
OSH 7 К о р о б к а  р а зм е р о м  S 6 S х 59 3  х6 5 0 м м
QBH8 К оробка разм ером  ЁООхЗООх 1050м м B f

Q8H9 С те лла ж и  д л я  к о м п л е к то в  в -6 k
08H1D К оробка разм ером  6 6 5 x 2 0 0 x8 0 3
OSHff П и то м е тр а ж н ы й  лю ч о к £ 2
08818 П а тр у б о к  с  с е т к о й
08H1Z Р а с ш и р и те ль  д л я  У с та н о в к и  Л Р П в -2

24637-06 3
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ВедЬтасть рабочих чертежей основного комплекта 06

Взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации званий. 

ГлаВный инженер проекта: /Сом итов А. С./

ведомость ссылочным и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечен.

1 О в те  данные (начало)
Z

III1

3 Общие данные (продолжение)
I ± _

11%1

5 Обилие данные (окончание)
6 План и схем а отопления

Узел управления. (Теплоноситель 95-70°С)
7 План и схема отоплени я

Узел управления (Тепло н о си те ль 150-70°С )
8

--------------г------------------------------------------------------------------ -—■—■
П лан В ентиляи ии н а  о тм . ~4.750
Разрезы 1 -1 .Z -S .3 -3

9 ~ Г 1 1 а *
10 Схема в ы тя ж н ы х с и сте м  6f, 8 г. Р /  а

систем ы  I7Ef
: и

I{1j

1!11

1$ У с та н о  в к а  с и с те м  П1. П£.Т73. П лан.
разрезы. (В а р и а н т с Р Л -1 0 0 ) _________

13

1£11

разрезы, (в а р и а н т  о Р Д У ) 1
14

|111

m .n s .n s
fS У с та н о в к а  с и с т е м  ПЕ1. В1. Р1. П ла н .\11

' 15 УстагноЗкаг с и с те м ы  85. П лан, разрезы. 1

j!

■ ■

1___________

Обозначение Наименование Примечание Обозначение Наименование Примечай.

Ссылочные документы Прилагаемые документы
Серия 5.904-13,8.0, Заслонки 8огдчшные унифицирован А-У-ВОО-Ш О -ОО.СО Спецификация оборудования Альбом 9
1- 1, t -z ные для систем вентиляции. 4-6-800-478.90 -06М 1 I Альбом 10_

Серия 5.904-41 Клапаны обратные общего назначения м атериалах.
Серия 07904-2 Клапаны расходомеры-отсекатели A-iv.BDO-47B.9D 0ВН1 Коробка размером 900x700x1000мм Ы омВттй
Серия 07.904-3 Люк-Вставка A-S-6D0-47R9O 09Н2 Коробка размером 300x530x503мм
Серия 5904-38 Гидкие Вставки к центробежным А-У-БОО-Ш О ОВНЗ Коробко размеоом2ООх530*б03мм чактз  _

Вентиляторам A-&-B0D47S.90 0ВН4 Переход0200/530x503 мм
Альбоме

Серия 1.494-10 Решетки щелевые регулирующие. Тип Р. А-У-В00-47ВЯ0 ОВИВ Tacmbi
Серия 1.494-51 Крепление решеток Воздухоприточных А -У Ш Ш О ОВИВ Jem od 350х355/Ф630м м

Альбомб

типа,, Р8"и щелевых рееулирующихти А-У-ВЮ-47В.90 ОШ! Коообка размерам В55*503х650мм Частью
па,,Р"к воздуховодами строитель Ш / Ш Я 08НВ Шобкаразмером600х9№Шмм Часть 3
ным конструкциям. А-У-Б00-47В.90 0ВН9 I I

.

[ & А часть 3
Серия 1.494-30 8.1,2 Установка и крепление Вентиляторов A-&-SDD-47S.90 ОВШО I? 1 1 I 6 Ч а с т ь Т

К строительным конструкциям. А-&Ш47В.90 0ВН11 Питаметражныи лючок 4acm i53
Серия 4.90Н-В9 Летали креплеыиясанитарно-техни А-У-Б00-47В.90 о в т Патрубок с сеткой АдиШ 53

ческих приборов и трубопроводов Htr.S0m .90 0 8 т

I|411

Часть i f  _
Серия 5.904-18.0,1 Детали крепления Воздуховодов А-(У-БО0-47В.9О ОВШй if 1 1 1

Альбома 
часть з

Серия 1.494-55 Подставки под калориереры i §

Серия 9.903-2,5 0,1 Воздухосборники для систем отоп
ления и теплоснабжения Вентиля-
ционных установок.

Серия 7.903.9-2 Тепловая изоляция трубопроводов
положительными температурами

Серия 01.036-5 8.1 РК'0,5,ГР к -г(о к -г1 , Р/с-е б), рабо
чие чертежи.

Серия 0S .9 00 -18.3
Ширеры, диэлектрические Вставки 
для Внутренних (сантехнических 
систем. Рабочие чертежи.

ТДК-Н-Х-70 %.n,pm 
* альЯомЗ ' Г - ^ Ш ^ Ш Г п р о п Ш В Щ Т В ^

Серия4.903- 108.8

Серия 5.604-51

Серия 5 .9 0 Ш  8 .0

Серия 5.904-42

? и детали трубопроВа- 
Ь Я зШ /к и ™ 0^ 1*  CerT7eU ‘

Решетки Вентиляционные 
регулируемые типа РВ.
Клапан обратный огнезадерт- 
дающий с пределом огнестой
кости 0,5 у.

формат: AZ
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План - схем а

0 0 0 0

ОсыоВные показатели по чертежам отопления 
и Вентиляции

Наименование
здания

{сооружения)
помещения

йбъгм
м*

Верины

при
t p c

Расход те п ла , 8т.(ккол/ч)
Расход
холода

В т

Установ
ленная
мощность

Ш
т е м
к В т

на
отоппе-

ние
n NCf
Венти
ляцию

на
горячее.
Ведомо
жение

Общий

Заглубленный
Встроенный

с к ла д
т о 4 0

46SO
(4170) - -

4 05 0
(4170) - 26,75

Общие указания.

1. Н т м т  ОВ типового проекта разработана в  со о тв е т
ствии со с н и щ у 1-77* и С Ни !7 9.04.05-36 Вляч климатичес
кой зоны ,которая с о о тв е тс тв у е т табд54 СНи/7]Т-11-77*

2. Основные показатели по проекту приведены в  пояснитель
ной записке# таблице на данном чертеке и в  характеристике ото- 
пительно-вентиляционных систем на ли сте  08т5

3. Отопление i 
pUMUl50-70°C.f 
параметрами <

4 Регенерация воздуха в ш режиме Вентиляции выполнено В 
трех вариантах:

с установками У’ЗОО, 
с регенеративными патронами РП-100и 
запасом сжатого кислорода, 
с установками РДУ.

5. Монтаж систем отопления и Вентиляции производить 8соот
ветствии со СНиПЗ. 05.01-85* и СНи/73.01. Ой -87.

6.
о т наружных ограждений да гермоклапанов, а  также обвязка спец - 
фильтров должны быть герметичными.

7. все Вновь смонтированные системы Вентиляции и отопления 
во сдачи их В зксплуатоцию должны быть подвержены испытаниям и 
наладке. Наладке предшествует тщательный осмотр систем для Выяв
ления и устранения дефектов строительно-монтажных работ и отсту
плений о т  проекта. Системы Вентиляции и отопления должны бы ть 
наложены на соответствие проектным данным.

&. Испытания на герметичность а  также сдачу систем 8  эксп
луатацию производить В соответствии со СНиП3.0109-8й и специа
льной программой, разрабатываемой заказчиком.

9. для определения подпора и сопротивления спешрильтров ис
пользуются тягонапоромеры типа ТНК-Н. На воздуховодах да и после 
спещрильтроВ предусмотрена установка пробно-спускны х кранов 
Д:10мм 10Б19бк1, служащих для забора проб воздуха штатными конт
рольно-измерительными приборами а также для подсоединения тяга 
на поромеров с целью определения Величины разрежения до и после 
фильтров и, в конечном итоге, степени их запылённости.

10. Для замера скорости Воздушного потока В Воздуховодах В 
местах, указанных представителем наладочной организации делают
ся отверстия Д*10мм, закрываемые клейкой лентой по Г0СТд169т789 
за исключением сборных ооздуховодов из стали 6^2,0мм, н о ко то 
рых В отверстиях устанавливается заглушка(см.питометраж- 
ный лючок ОвН-11)

11. В соответствии с серией 07904-5 для осмотра и очистки 
мест примыкания тарелейгермошпанов со стороны чистой зоны у  
гермоклапаноВ, расположенных на наружной линии герметизации, 
предусматривается установка люка-бстаВки^еслизтиработы не 
м огут бы ть Выполнены из камеры фильтров. ФЯр б .

13, о местах прохода Воздуховодами и трубопроводами отопле
ния линий герметизации устанавливаю тся закладные де та ли  
(см .лист АР-13,14, 15,альбом 9 )

13. крепление оборудования и коммуникациик покрытию систем 
и перегородкам производить по типовым сеоиш 5.9ий-1; 1А94-30 
1 Ш -в у  к закладным (см. лист К)К-Ъ9,щ 41,42 альбом 3 )

1k. крепление опор Виброосновании Вентиляторовжстных кон
диционеров Выполнить на фундаментных болтах 6,3 М19x300по ГОС 7 
Ш 1 9 -1-80. Болты установить В отверстия й-2бмм 8полу, просвер
ленные по крепежным отверстиям оборудования, и залить раствором 
на расширяющем цементе.

15. Воздуховоды В ы п о лн и ть :

б) сварными с________________ . .  _ ......
фП-ЪОО системы П Зот гермоклапанааГЗдо гермоклапановjf 4.

в) сварными из листовой стали 6^2,0мм 8 обвязке системы  
подпора о т  еермоклапаналГв до Вентилятора 179 и о т  Вентилято
ра П9 до гермоклапаналПО, В обвязке регенеративных патро
нов РП-10и и установок У-З дд.

14
г) из кровельной стали но(po/льцах в соответствии со СНиП 

2.04.0S-36 приложение -  все остальные,(класса НиП~ п.29)
i6. воздуховоды из электросворных триопо ГОСТЮ, 
проложенные Вгранте, Выполнить сантикоррозий 
крытием,, усиленного типа"по ГОСТ 9.01S-74 *

-7S*

В) покрытие
п. воздуховоды подпорной системыПготэлектрокаларыре-

раСЩВо Воздухоохладителя тто и з о л и г ” — ........... ........... ....... ............ '
ваты г*
19023-2. варианте сУЗОЮылолнить авалогичк 
воздуховода о т  остановок у-завш озтоохлоо

18. Гермоклапаны ВодВязке (рильтроВ ФГ- 70, предусмот
ренные В термостойком исполнении поставляю тся В  ком
п ле к те  с ф ильтрам и Ф Г- 70.

13. Воздуховоды окрасить Водоэмульсионной поливинилхлорид
ной краской.

го. Вставки к Вентиляторам Выполнить по серииВ.9П4-ЗВ из 
парусины, к Вентилятором 81.82. из стеклоткани Т ! 
кой лаком X0-739.

7. из стеклоткани T-1Sс пр опи т-

21. В системе ВоЗяного отоппения 8качестве нагреватель
ных приваров приняты гладкие пруды 8комбинации со стальны
ми конвекторами типа.. Аккорд.'' .

Труды прокладывать на Высоте Zu-чисм о т  пола.
22. Теплоизоляцию трубопроводов отопления Выполнить 

В соответствии ссерией 7.903.9-Z минераловатным шну
ром <Лг 30мм и одернуть стеклопластикам.

23. ТрудопроВодыи конвекторы отопления окрасить Вода- 
эмульсионной поливинилхлоридной краской лодцвет помещении.

29. Воздуховоды систем В1,82использчемыепрцдымоц9але- 
нии изолировать вкаютнымогнезащитным составам о1"- 25мм ---- 'гвевв-гг и вы полнить 1?лассап..

Указания по привязке.

1. При необходимости Внести коррективы, связанные с 
изменением технологииеских частей проекта, снятием с произ
водство примененного В проекте 8ентодоруаоВания и ар.

Привязан:

ИнВ./Г
Т П  A -iv -6 0 0 -4 7 6 .9 0 -0 8

и;пш утлгт:1ЧН^л!Ш
у.тва хш пяш ш ш ш
frurnni хпп:ш -й  я я м  Ш'Л 
ч т я т  и т п т  ш в ь  Ш  
Чилиек vfflntTrarEi

Заелуйленньг.и
9спо]роенлрь/ц

СтабиЯЛист

Общие данные 
(продолжение)

ZH637~Об Копировал:

Листов

пропс 
г. Москве/ 

форм о т : Р2





Ш
нв

кп
оЛ

л. 
ХП

ад
п.

ид
ат

а 
\В

За
гм

.и
Ш

.

Ч>

I
< о

£

$

сис
темы

П1

п г

ПЗ

ПЕ1

81

BZ

Р1

PZ

Р З

Р 4

Р 5

Наименование 
обсшидаемого 

поглощ ения  
тнологическоео 

ЪрудоВания)

8се помещения 
сооружения

в с е  пом ещ ения  
со о р уж е н и я  

все пом ещ ения  
соо р уж ен и я
Д и з е л ь н а я  

э л е к тр о с та н ц и я  
Д и з е л ь н а я  

э ле к тр о с та н ц и я
П ом ещ ениеУкрываемых
ди з е ль н а я

э л е к тр о с та н ц и я
П о м е щ е н и е

Укры ваем ы х

Пом ещ ение
укры ваем ы х

Помещение
укрываемых

помещение
Укрываемь/х

Тип
err

нов
уста *

7вки

вцч- 75* 
е, ъ -о г

ЭРВ*49

цю*гг

8ЦЧ*76* 
5 -ОН
6ЦЧ-7& 
5 -O f

в'06300
кпа-н а  
oi у т

ш * н р
•01УХЛЧ

m -H f i
*01 УХА у

ш -н ч
-01УХАЧ

Тип,ис>
полые
шепг

ЦЧ*75

ЦЧ-7в

ЦЧ~7в

0$:200

Х а р а к т е р и с т и к а  о т о п и т е я ь м о -  в е н т и л я ц и о н н ы х  с и с т е м  
в е н т и л я т о р

Схема
Н° №Ш‘же* 

н е т нив

2.S

4а

АО

ПрО

м¥ч
М л

о

212S

110 230
(S3)

12S0

Ш о
з а о

Ш В 2 7 6Г то
5200

6000

т о

т о  зоо
М |

т о

т о

* В ком плекте с пла сти н а м и  8 -6 ^  см. 08,СО альбом 9

т
М

ж

300
(30)

300
(30)

300
(30)

~эл е к тр о  двигатель
Ти п ,

— ОЛА ~ 
поЗзр
исполнение 

'  ЧзрьгВо* 
за щ и те

в а р и а н т

к В т
п,

об/лт

e o a ayxoH & eb eearn S TtS

Ти п  Кол.
нщ&Зус

о т  до

tte s  W O O S '/

2200

2220

M S

m s

221/0

Р Д  У

А О Л-1 3-Z 0,27

❖ /4 7 /5 2

‘/АЗО '.Ч

т о в ч

4AVA2

—  —  5 ,5  -

1,1

г,г

1,5
ops

5,3

5,3

5,3

1426 —

2200

2230

m s

m s

221/0

-10 +B0

Расход
тепла ,
, 8 т ,  *(кмл/ч)

tffla

2600
(2220)

Ф и л ь тр

Тип

Ф Я Р Б

П Д У *
ФП-ЪОО 
Ф Г- 70
W

ФП-300

Ф Я Р Б

ьР,Па

70
0 3 3

/ссхзв-ог

воздухоохладитель

Тип кол.

kCj&S'Ql

К^ЗФ02

КПА-НА
-ОНХАЧ

т * Н 4
о п т

кла-н а
• о п т

т - Н А
о п т

т-раохла-

о т  до

300

ISO

40

11

31

31

31

3 0

SO

з 4

16

18

16

18

Расход 
холода,

9920
(2600) OJS

1/600, 
( т о о )ш
ш
(тот

Обозначение
NQcrxcoHOMem-
шесхжсхете

Ч / / / /-К

f c = lS l= ?

— I

ь-/-н

ь - ф - ч

И

У Ч Л а а Л

У с л о З н б / е  о с Тс з  к а ч е н и я

Ш  
-ш т ~  
с т о о )

0,6

зоо 
(зо)

зоо
(30)

30о 
(30)

у с трои с/
Тип кьл.

УЗ С -1

ЩЛй

ДО

Режим

iso
(1S)

совмещено 
с т

/> 7 з с  1 am

У З С -/

93С -/

У З С -/ ж

и ш
воздуха 

после ФГ*70

м .З

Примечая.

Охлаждение
помещения
укрываемых
Охлаждение

помещения
укрываемых
охлаждение
помещения
укрываемых

охлаждение
помещения
укрываемых

Н а и м е н о в а н и е

внеш няя гр а н и ц а  ге р м е ти за ц и и
в н утр е н н я я  граница ге р м е ти за ц и и
Дверь за щ и тн о* ге р м е ти ч е с к а я

Дверь ге р м е ти ч е с к а я

Дверь п р о ти в о п о ж а р н а я

воздуховод из электросваркой тр у б ы

П р и то ч н ы й  в оздухо в о д
в ы тя ж н о й  во здухо в о д

Рециркуляционны й в о з д у х о в о д

И м п у ль с н а я  т р у д н а
« ° ^ у х о Ш й ^ Г

в е н т и л я т о р  ц е н тр о б е ж н ы й

В е н т и л я т о р  осевой

Ф и л ь т р  я ч е й к о в ы й

Фильтр* п о гло ти те ль  Ф П -3 0 0

ф ильтр Ф Г-1 0

О б о з н а ч е н и е
Н а и м е н о в а н и енсг принципи

альной с хе т

р1
1

1?
!

- о - ( § ) ■ Регенеративны й п а т р о н  P P -fO O

—|у-зоо| 1 У с т р о й с т в о  У-З О О

Ш 1 — У с та н о в к а  Р Д У

ГрП — М е с тн ы е  к онди ционер ы

Ф в о з д у х о о х л а д и те л ь

гпттттп ф З а щ и тн о е  у с т р о й с т в о  н а  задоре  
и ли  вы б р о се  в о з д уха

1 Ж 1
1 #

д л е к тр о к а л о р и с р е р

1Ш З — У з е л  о х ла ж д е н и я  д и з е л я

г а  п — Д и з е л ь  ге н е р а то р

■ f t
~ р - Р а с ш и р и те л ь н а я  к а т а р а

!— Л — ( Герметический клапане эле ктр оп р и в о до м

f— Л — ! Герметический клапан с ручны м  приводом

<— 1>1— ! — S З а с ло н к а  с  р уч н ы м  проводом

-/-=» Ш и б е р

t 1т » S i / г /  -S А ю к -в с т а в к а

О бозначение
П а и  т  о н о  в а н  и в

ричесмвсхёме
f ф  i — О тв е р с ти е  д л я  п е р е те к а н и я  в о здуха

— Тяе о н а п о р о те р
©  © @ ©  ©  © И зм ери тельны е приборы  а в то м а ти к и

\=- г Кран д л я  забора проб в о здуха
- 0 - 0 К ла п а н  изб ы то чн ого  дав ле н и я
___ - Ч ' М еж ду Ф ла н ц е в а я  с е т к а

S— X f — г f— ix i— ( в е н ти л ь  м у ф то в ы й
— 11X11------ — /А7/— В е н ти ль  ерланцевы й

у д ; К о н в е к т о р

Огнезадерж иваю - 
щ и и  к л а п а н П р и в я за н :

} X

Р а с х о д о м е р , 
о б р а тн ы й  клапан.

■■■
■ ■ ■ ■

■пш ■■
■ ■ 1 ■■■

|| 1Д11 'i " 11(гшшгзтшжштш.тшшшшаявшт
ши'куа [м ш й \х£2А Ш'К

Инв.лг

Т П  А  *  i v - 6 0 0 -4 7 6 .9 0 - 0 8

зое/п/аяеннь/в , СтадияАистЛистов
Встроенный смаа Р 4
Общие данные 
(продолжение)

й/рокомтнйортрс/нс 
е. Москва

п и р о в а л: .£4637-06 7 ф о р м а т : Д 2
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Принципиальная схема вентиляции (вариант с РП- ЮО)

^ | k < r . £ £ J 0
1 ШШ9 L &  SZOO

Lnadn.ijuMO 
Lnojfi-m 110

к  m s  
l  я  no  

ив 10

Принципиальны схема вентиляции (вариант с рдц)

\  i l k .  1гЛ В 8 0
1 3  SZOO

lx  7800 
im  110

Принципиальная схема В е н ти ляц и и  (В а р и а н т с  У-ЗДО?)

А  . . Ж ls m 0

Та б ли ц а  р а б о ты  в е н тс и с те м  по  
реж им ам  в е н т и л я ц и и

Ремам
Вентиляции

З е н тс и с те м ы
П1 /72 ПЗ 81 81 P I Р2 РЗ Р4 PS

Редким X + - — 4 - — - - - - -

PemurrtTL 4 - 4 4 — н- + ч - 4 4

РемимЖ 4 - 4 — — — 4- 4 -+* -Ь 4-
д ь тк  ~ 

хваление - - - d r 4 - - - - —

т я я 4

Табл иц а  р а б о ты  запорны х у с т р о й с т в  по р е м и та м  вентиляции

/n o ty lJW
ш З а  Ь т

LpofaitlkO
Lnodn]D110

Вентиляции 1 2 3 4 S S 7 <5 5 10 ft 12 /3 14 IS /5 17 /в 19 20 21 22 23 24
Ремам I 4 4 - - - - - - - - - 4 - 4 - - 4 4 - + - 4 - 4 -

Ремам  Ж 4 - 4 4 4 4 - 4 - 4 - + 4 - - ~

Ремам Ж - - - - 4 4 4 4 4
4 - - 4 - - - - - - - - 4 - 4 - +

—
ж аление 4 -

~цг
4 4 4

мирное
время 4- 4

П ривязан:

инЬ .н

.гип
Нач.отд,

Гл.сш
Ш Ш
Яш ,&мн

О р ти то в
Козлов
УсенкоВ
УсенкоВ
Васильева ш

06.9L

то

ж

Т П  А - (У  -6 0 0 -4 7 6 .9 0  -0 3

з а глу б ле н н ы й  
Встроенный склаЗ

Стадия

Общие данные 
(окончание)

Ли ст Листов

йпрокоттундш ронс 
г  е. М осква

копировал: oJltfcp* 2 Ш 7 -о б  S  ф о р м а т : А2
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10

План на omtA.-4.i5о 
(вариант У -5 0 0 )

О т  п р и то ч н о го  
Ш  [ оголоёка Ф бзохэ FB /-3

Фрагмент плана H o to T M .-4 .7 S O  
( В а р и а н т  с Р П -f o o )

Фрагмент плана на отм- 4.750 
(Варианте Р Д У )

О т  приточного  
480 / оголовка ф 630*9

1 Экспликацию  помещении 
см. альбом  Z л и с т  Д Р - 4  

В. Если В мирное бремя очистка  ̂
тр у  неного Воздуха не требуется,

; ячейки (р и л ьт р оВ  ФЯРБ дем онт ироват ь  

' и  с л о ж и т ь  В  пом ещ ениях Н  8,10,17

® — @

П р и в яза н

ИнВМ?

Т П  Я -  Ш -6 0 0  -  476.90 -  о в

т п СамитоВ 06.90
Иачдтд. Наглоё 06.90 Заглубленный  

встроенный склад
Стадия Лист Листов

И. канта- УсенкоВ 06.90 Р 8Гл.спец. УсенкаВ Ъ г 06.90
Нач.еа. fferaunefa Щ с ф 96.90 План Вентиляции на отм. 

-4150. Разрезы 1-1 ;В-В; 3-3. [ипрокамгоиндартранс 
г. Macrcia

Инж. гр. Тарасова 06.90
Технхк Захарова 06.90



'Ьнпм
аевх jou/pp п у^дц

 | у
 рощ

vfflj







Ин
В.

М
-п

од
л.

 П
од

пи
сь

 и
 да

т
а 

1 В
за

т
мн

В.
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si
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ча
ст

ь 
3

Разрез i - i Разрез 2 -2

Фзгвхв

План

п р и т о ч  
о го ло в к а  9630*9 

ф£/9х£0

Г 6000
Т"------------------------------- 7

©

Разрез 3~3

Ф згу^< Ф ш л  т .Б  г Т-/.7SO

-А -

~1̂ 2 .П 0

3.100
£

j - t o s o

тп
Нач.отд.
Н. контр.
Гл. спей.
Иач.ер.
Ясполн.

СамитаВ
КозлоВ
УсенкаВ
УсенкаВ

ТарасоВа

т ф г

т
Т< 7 ^ №30

96.90
06.90
06.90

Т П Й -Ж -600  -  У 76.90

/4

ПриВязан

И н ё .Л ?

3 аалубл е нньш 
Встроенный склад

Стадия.

УстаноВка си сте м  П1, П2, П З , 
П л а н , разрезы .

С В а р и а н т  о  Р П -1 0 0 )

Лист

fa

ЛистоВ

IИ П Р О К О М М УН Р Р Р ТР Ш  
_________ г. Ы оскв.л

К о п и р о в а л: p s ^ f '  2 4 6 3 7 -0 6  Т б Ф о р м а т  Н Е
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Ж
С п е ц и с р и к а ц ц Я  о т о п и т е л ь н о -  В е н т и л я ц и о ы ы ы х  у с / п о н о б о к

м арко,
поз.

О б о з н а ч е н и е Н а и т е н о & а н и е Кол
Мойа 
ей,кг

Приме
чание

Марка,
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е кол.
Масса 
ей, к г

Приме
чание

Марка,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

\
кал.

Масса
ед,кг

Приме
чание

------------ -- П 1 П1.18 08 Н - 10 коробка 655*200*503 1 ПЗ

П т Г Г Г У - 2 2 -5 3 3 5  ~82 А г р е г а т  В е н т и л я - 1 176,2 П1.19 S.904 -42 2 11,0 с% л у * 173.1 Вентилятор Ш0-28Н2.5 1 64,0
(280x250) Ш Г ’ Ч Ш Г 9 ™ -

т ф т ш о г : -----------в е н ти л я то р
2830 об/мин

- — - — * и{:п0Лнещ п г ____ | П3.2 0 7 .3 0 4 -1 протиВовзрыВное устьоисгп/Во м з с 1 17,0
------- rjangAK^Nue колкуха пе.1 в е н ти л я то р  Э Р 8 - 49 и 20,0 I S 03.3 0 1 .0 3 6 -5  В. 1 Коробке/ м з-2олЯ  

устройстве/ г/гзе / 37.0
сэлектроавигатёленГ 
A d a -1 2  -2  0.27м Вт сРЯУ П3.4 ТЫ 2 2 -6 1 1 8  -8 5 2 7,94 ш в ш ж *

/4 3 6 о б /м и н 2800°б/мин 03.5 ^кблТ/бкё%%C/P6/77Doi 2 120 колонки

/у f,2 0 7 ,9 0 4 -1 П р о ти в о в зр ы ё  н о в Т 43,0

§N11J

1 54,0 /73.6 Т У 2 6 -0 7 -1 0 8 2 -7 4 м и р 3 B IO

У с т р о й с т в о  УЗС -1 П3.7 0 7 .9 0 4 -3 лю к-вставка  л в -з  -6
И ] 38,7

28 30об/мин /73.8 S . 9 0 4 -3 8
в с т а в к а ^ " -- _ _  
т и п  8 . 00 .0 0 -0 0 _____ / Ш

/7 /.3 0 1 0 3 6 -5  в .1 К о р о б к а  У З -3  д л я / т о

у с т р о й с т в а  У З С -/ п г .г 5.904 -3 8
в с та в к а - 

т и п  8 .0 0 .0 0 2 0,82
вариант
срп-ТСО П 3 .9 5. 9 0 4 -3 8 т и г !  $ % 0 ,0 0 -0 / 0,7

Р 1 4 ТЫ -2 2 -6 1 1 8 -8 5 Ф и л ь т р  ячейковы й 12 19
с рД у 173.10 0 5 .9 0 0 -1  8.3 Ш % 8 Ъ % .0 0 0 -0 0 / /,62

т и п а  9Р Я Р 6 1 9,62 П3.11 0 7 .9 0 4 -3 А н ж -в с т о В к а /3,4

~ П 1 5 ~ 7 4 2 5 -0 7 -1 0 8 2 -7 4 Герметический клапан Г L_ 290 /7 2 .3 "1 5 .9 0 4 -3 8
в с та в к а  лл  
т и п  н. 00 .00 1 0,63

Вариант
сУ-ЗОО- А 8 -3  0 3 1 5

т м ш к ш * п г.4 0 5 .9 0 0 -1  8.3 Расходом ер Р -4 3 1 вариант 
срп-100 ____ __

P 1 S 0 7 .9 0 4 -3 Лю к -В с та в к а  Л B -S 1 37,5
с РАУ

/ 71.7 5 .9 0 4  -3 3 f f i a s s f f i . 0 5 ,9 0 0 -1 8 .3 Шибер т и п  гд твоо.оо.ооо 1 1.62

0 2 .5 ТЫ 2 2 -5 7 5 7 - 84 калорифер б и м е та л- 2 38 f S S S

Й Г Л Я Ж Г л / лический k cK 3 -S -0 2 1 38 Ш ы _ _______

П1.8 6 .9 0 4 -1 3  8. 1 -2 заслонкавентиляцшноя 
коув/гово сечения тип P3tsP 1 7,64 Вариант

Су -300
сРП-ЮО

с ручным правовом Д23 02.6 Ф и ль тр -п о гло ти те ль 1 64 .0 _ _______
Ш Ш Ш Й Ш Ш
ю то м с е ч е ш лтШ Р М 1 7,84 <р/?-зао

n t a 8 .3 0 4 -3 8 Вставка ти п  ВМ.00-12 1 2.09 П2.7
электрокаларисрер 
ком плектно 'со шитом 1 33,0 ___

п и о S. 3 0 4 -3 8 В ста вка  ти п  R.Q0.0045 2.11 т и п  С<РО V0.6 -U X [ I
П 1 .Н 0 5 .9 0 0 -1 8 3 Ш иб ер  т и п П2.8 П атрубок для  электро 2 4,6 ____

Г Д Т 800.00.000-08 1 18,26 _
п и 2 ~ Г  </2 6-07 -/082 -74

ге р п е ти ч е с к и й  
к ла п а н  с р у ч н ы м

302591018-91 _ ___
гг(ц п и̂$(о $}<10.300/13.23 2 82,0

ВчрианУ 
С РП-100 П 2.9 Ф и л ь т р  го п к а л и те -

т и п  ИАОЮ. 1X200М f 34
щ и т
С У -300 В ы й Ф Г-7 0 /3  колонке _

П 1 .13 Р е ге н е р а ти в н о е г_ 600 вариант 
с У -зоо № к Ж Ш Ш * ~Т~ щ о

у с т р о й с т в о  У-3 0 0 Н Г-2 0 0 п

Р е ге н е р а ти в н ы й T o o т ш 170.10
ге& м ем ическиим тан  
с ручным приводом 3 3 4 ,0

п а т р о н  Р П -/0 0 т и п  dA0l6l3.200Wt0.59 ____ ___________________I1#<ъ<§: 57 н а 1)2.11 0 7 .9 0 4 -3 Лю к-  в с та в к а  А 8  -2 1 7,8 П р и вяза н: I

1!1 -V *
П2.12 1494 -2 5 п° й ст^як и  поикало -

8 1 0 6Ё:$Ш __ 1
1

П ла сти н ы  8 -6 4 Ж 6 2,0 Ш Р h = 1 —

Ш .14 5 .9 0 4 -1 3  8 / .2 З асло н ка  в е н ти л я  - _ L ~28,S
сРДЯ
Ъмпн/Мт

1 ИНв.Н 1

ТП  А -/у - 600-476.90 -а зч т я я » 1* ™ ” 0 пг./з О В Н -2 Коробка Ш х530*503тп 1 18,0 W o -----1
коробка200*$30х501щ 1 /3,0 щ ш -----1

Щ .1 5 О З Н -1 к о р о б к а 900x700*1000^
СРДУ

■ in 1 Т'Ы'Ь Зогелы б лен н е/и  
В с тр о е н н ы й  о н л о а

CfTtffutm Л и с т
171.16 ТЫ  2 2 5 7 5 7 -8 4 К алориф ер б им етол- _2_ 74,0 п г.1 4 0 8 N -3 kopo6№ 200x53Qx50Zm 1 /5,0 ч л ш ш ш ш ш ш ш

Т \
м***./// fit/CfJfs/Q 1

лический К С * -2 -7 -0 2 Ш Д  У/7ТШ-Ж ШШк Ш&
Специф икация в е н ти л я -
цидрн££(ffim crH O o o /r 

/г*, т  , nsm/?**, л  ./*7 /ID& Г)

Гипрою тундортрт

йЙЛй/UMm. АО

7)1.17 0 8 Н  -  to коробка655*200*503 1
— ---------- - ________IМ Я Е Ш Д 1 Ш Ш

24б37-об п  fanupo8<M:Qj2kff* ф орм ат: А 2
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bbutffflB





T u n o S o u  п р о е к т  

А  - м - 8 0 0 - 4 7 6 . 9 0

З а г л у б л е н н ы й  о т д е л ь н о  

с т о я щ и й  с к л а д

А л ь б о м  5  ч с г с т ь З

Эскизные чертежи

общ их З и до В  н е ти п о З ы х  к о н с тр у к ц и й  
п о  о т о п л е н и ю  и  В е н т и л я ц и и

I

хшшж.

П р и в я за н :

тп A-jy-soo-mso овн-t
ТП А - iy-BOD-ЦБМ ОВН-1 коробка размером 300* 930*503ММ

I
*о

I

ТЛА -ГУ-ВОО-тм 08Н-А

7П А-14'SOO-mO08Н-Н

Обозначение
коробка размелем 9О0*700х/Шмт

тпА-'у-тш м  т - з коробка размером 200*53Рх$озмт
Переход размером Ф№/$30*б03тм

7/7 А -LV-SOO- т М  08H-S
7/7 A-iy-Boo-mso m s
ТПА-1У;
тп  А -1у -ш -ш з о  т - з
тл А-у-бОд-тм т -9
ТП А - U-SOO-VTS. 90 В8Н-Ю

ТП А-Ц-,
ТП А-t.V-S0tl-ffi.9ff В8Н-13
тпА-й-доо-Шо авн-14

Наименование

коробка размером 530х300*303мт
Переход размерам350*35$/ФдУ)мм
коробка размером $5бх503хВ5Втм
коробка размером ВВОх9ВОх/05Вмм
Стеллаж и бля комплектов в -64-
коробка размером 655x2BQxS03
Питометрокныи лючок
Патрубки с сеткой
Расширитель для А  Р ЛВ -2
Установки сдвоенных фильтров
ФЯРБ.

Примечи- 
' ние

ТП А -/7-600-476,90 0 8Н

Содержание Ъпрохоммундортрмс 
г. Моема

К о р о тк а
р а з м е р о м
9 Q O x7 0 0 * tO O O

Мост \ Аистов

г. Москва

$foO D*fj>.

- н — г * | к-

1

^ 2 0 0 %

Ъ Ю »  *
200**

2 0 0 * *

коробки окрасить эмалью кО-88 
по ГОСТ 2Ъ101- 78 за  О раза.

* д ля  ва р иа нта  с J -3 0 0  
** для ва р и а н та  с РП-Ю О.сРДУ.

коробка является переходом о т  
Ваздиховода к калориферу. 
Температура проходящего Воздуха■ 

t  й 3 0 0 °С. коробку выполнить из 
стали б!2.0мм поГОСТ 19904-74*на 
сварке электродом Э4ВА по 
ГОСТ9467-75? Сварные и/ды по 
ГОСТ 5264-80. Фланцы-уеолок 
с 32x32 x 4 по ГО СТ8509-86 
Вес конструкции /8кг

IIезан:

1бНВ А/
т п  А -/у~боо-476.90 овнг

коробка размером  
300x530 х505тм



I
I

290 SO
-b n

,  преходящего вез- 
духе/ rt*s36° ГородкуВы полнить s 
U3 с та л и  (P's 2,0мм поГдС719994$* 
н о  свар ке  электр одом  Э42А 
no Г О С Т  9467-75%  Ф ла н ц ы - 
Усю лок  z  32 x3 2* 4 но ГО С Т 
3 5 0 9 -3 6 ,
б е с  к о н с тр у к ц и и  'о к г

Привязан/

Т П  А -/V -600-476.90 -0606

Л'ородкаразмером 
200*330x606 т м

СтоЩ /Ш ст Ш стод

*0

I
<0

I
4 кородка я в ля е тс я  переходом 

о т  воздуховодах калориферу 
Температура проходящего 
Воздуха t  &  f50*C. коровку 
вы полнить из с та л и  Л ,2,Омм 
по ГОСТ 19904- 74 *на сварке 
электр одом  6 4 2 А по  
ГО С Т9467-  75 * Сварные швы 
по ГО С Т5 2 6 4 -3 0 . Ф л а н ц ы - 
иголок l  32*32*4 по 
ГОСТ 8509-36.
Вес конструкции 11 *п

коровку окрасить эмалью 
/ГО-88 по ГОСТ 23101- 78 
За 2раза.

7 Г &

ПриВязан:

Нн&лГ

омбкозлод ~ 4/л/у Хввдо
щШЕЩШШМЯВВШ ШШ 
Ш Ш Ш Ч ТШ тЯ ЕУЯ Ш й Ш
ш я ш ш ш ш ш в я ш в к

Т/7 А -/у-6 Ш -4 7 6 .$ 0  -03Н4

Переход разм ером  
ф200/550*603 м м

хислолн.усрасооа \/ал. ш.пи\ г. М осква

**)

s
*о
$

3 00 5 3 0

Л

щщ

\ _

2 6 5

к т
/

~ ч
\

V
ч  _ Г  , 

.✓  «

300

-V

1**4-
Коробка является переходом 
о т  калорифера я фильтру 
ФЯРБТемперотуро проходя
щего воздуха t&409 
коробки Выполнить из стали  
д : 2 ,0 м м  по ГОСТ f9904 -74* 
на сварке электродом 642А 
по ГОСТ 9467-75*. Флонцы- 
уэолок £■ 32*32*4по ГОС78509-86 
Вес конструкции /8мг

- Ш -
№отд.
Н-конто
г*, спей.
Ш

Cam и т о  В 
Козлов
УсенкоВ
1 о е тв

w m
УРУСОВ#

Прибязан:

7 П  A - t V - 6 0 0 - 4 7 6 . 9 0  - 0 8 H S

К о р о б к а  р а з м е р о м  

530*300*503 мм

ЬггфЯ

1I

Р 7 I 7
ГцпрокотмунВортронс 

е. Москва

*о

I
>

* о

I
4

ч
3 0 0

%

Коробка является переходом о т  
в е н ти лято р / к Воздуховоду. 
Тем пература проходящ его 
воздуха /б$5°С.
Коробку Выполнить из с та ли  
5& ,0 тм  по ГО П  19904-74* н а  
сварке электродом  Э4ВА по 
ГО С Т  94 67-7 5*  Ф ла н ц ы - 
уголок i3 Z * 3 2 * 4  по  
ГО С Т 8 5 0 9 -8 6 .
Вес к о н с тр ук ц и и  /5кп  

Коробку окр асить эмалью  
К О -В В  п б ГО С Т 23101-78 
за 2раза.

привязан.

UHB.jX

7/7 А -/у -6 0 0 -4 7 6 .9 0

П е р е х о д  р а з м е р о м  

350*355/ф630мм

-08N6
\AuemoS
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Л го
го стто з-7?
-V-

ХЛатюЛЬк&Мо/-----Jr \//атР7(/вк(/££,и>— £— * ФлтыМхШИо , 50 ГОСгтаЗ-74*
^ У о с т Ъ о т  *-5(>s Jti

A L
Система р /

в 6SS

коровко воздухоохлаждиющеи установки является 
переходным устройством о т калорифера к осевому 
вентилятору, воздухоохлаждающая установка пред
назначена аоя охлаждения воздуха У$С . 
коровку выполните на сварке электродом Э42А 
по/ ОСТ 9487-75? Сварные швы по/ОСТ52в4-вО

вес конструкции 34 Кг

npudJчзан:

i =  7 7 7  А -/ у -6 0 0 -4 7 6 .9 0  -0 6 9 7

К о р о б к а  р а з м е р о м

6 5 5 x 5 5 3 -6 5 0

GmoduAAucm \АистоЗ
Птрокомтндоргранс 

о. Москва

щ
|--------------1
| I
I_______ I

50
*#- воо 50

-С*

50 „
К *

7 00

И
so

-х-х

Ф500

Коровка являе тся переходом 
о т  в е н т и л я т о р а  к воздухо
воду. Тем пература проходя
щего воздуха t  & 3 0  °С. 
Коровку Вы полнить из с т а 
ли'Г<Л* 8,Омм по ГОСТ13904-74* 
на сварке электродом  3 48А 
по ГО СТ9467-75? Свсгрнь/е 
и/вы по ГО С Т  5264 -8 0 . Флан
цы - и го ло к  р 3 2 x 3 2 x 4  по 
ГО С Т8 5 0 9 -8 6 . 
вес к о н с тр у к ц и и  50,5кг.

Ш Г сомитов. шм11 козлов v д№
И.коштУсвнков шщ
Шва. У ОВИКОВ * ЩОРУК.зр.ВасильевасTfrt Q$0
Исполн.Тарасова ав9о

Привязан:

4нв.н

ТП  А -/7-600-475.90 -0896
Ч/С/7 7  I л и с т о в

ш
Коротка размером 
600x900* f050мм

**)
0

1
‘ о

4
4

d .

S’ 7 \  Ъ ~\/1Vi Vл | л У
!  V  \ j /  \

ж  ж — :
\ / 1 \ / | \ / 
> ' Л I /  

Х |'  ■N

A  А
\ / I \ / I \ /

х I х ! х
/  \ | /  \  | /  \

А  7К /
\ /  I \ /  |\ / 
У  I /\ I X

§ 1 "

6 20
\Полка 
---------- J-

1 /

\ /  
/ \  
_____^

\ /

Л

/

X

f - 1

Л х I У !> М/--хг
620

к о н с тр у к ц и я  с те л л а ж е й - сварная  
М е та лло к о н с тр ук ц и и  вы полнить из ста ли  узловой 
ровнополоунои по ГО С Т 8509шВ 6  л SO*5 0 x 5  
С т е л л а м и  у с та н а в л и в а ю тс я  3 помещ ении с досле

дую щ им за к ре п лен и ем  н а  сва р ке  к  закладны м  элемен
т а м  в  ограж даю щ их к о н с тр ук ц и я х .
О краси ть алю м иниевой краской А /1-/35 з а  дв а  рази. 
Вес конструкции 70 кг.

I у С то и к а

2 60

Привязан:

Инв.лг

Т П  А  - ( V - 6 0 0 -4 7 6 .9 0

Стеллаж и для
ком плектов  

в -6 4

Стадий Лист 
/>

-авн9
Ли стов



к >

I
I
я:

I

200

655 ,32

Температура проходящего 
Ы  70dС. /Соробку Вы полнить из с та л и  
6 -2 ,П мм по ГОСТ /9904-74* н а  сварке  
эле ктр одом  Э92А по ГОСТ 9467- 75* 
ф ланцы  -  уголок l  32*32*4 по  
ГО С Т 8 5 0 9 -8 6 .

8ес конструкции /6,5кг

D H L .
ИтотВ.

сомитов

Н.контр.
[Ш М :
Рхк.гр.
токи.

ЩЩВ
УсгШв

:е н т
ШШ

M S L
г V "

ПриВяЗан:

И нВ .н

Т П  A - f t - 6 0 0 -4 7 6 .9 0  -08Н10

Коробка разм ером  
655x200x503

Стадия Лист Аистов
Р 1 f

Гипрв/сттуис
е.Мож

IgprpOHC

I
ч >

ч

П а ле ц  M S  
ГО СТ 2590 -88

П айка М  8>4 
ГОСТ 59/5 -7 0 *

----- Ш айба 025
ГО С Т /9903-74*

Прокладка-резина  
т к щ -м -з  гост7338-г

Ш т и с о т З  Гх 2 0  
ГО С Т 3 1 9 8 -7 0 *

Пи т о т  с травны й лючок используется 
для затора скорости Воздушного потока  
8 воздуховоде.

В ес К о н с тр ук ц и и  0,03  к г
Привязан:

Ш .лГ

Т П  A -iv -600-478.90

Питометра/кны й
лю ч о к

-0 8 N H
\Лист I  Листоё

*0
0

1
«о

4
О
Ч

П от8Ф9 Патрубок
NNп.п. НШ Ш 0' огпв "вег

кг
1 260 4 1<7

2 ш 4 5,4
3 потру сок с сеткой 500 3 4,5
4 пс/тахвокс

сеткоО 630 8 6,5

м ------ -------- *

Флсгниы feitim// I 
СтЪГОСТГЗШЩ**- ЮО

лМ

|1 &СГЗ/У7
с/

ерь/
стВ

Ш
кг

1 па тр уб о к  
с с е тк о й 400 800 to V

Воздуховод по 
п р о е к ту

Патрубки с сетко й использую т
ся о систем ах вентиляции 3 
качестве  приточны х и вы тяж
ных устр о й ств .Те м п е р а тур а  
проходящего воздуха <4 0 фс  
Патрубка вы полнить из с та л и  
р;2,0м м  по ГО С Т/9904-74*на  
сварке электродом  Э42А по 
го с т  9467- 75*. Сварные швы  
ПО ГО С Т3 2 6 4 -8 0 .

С двух с то р о н  п а тр уб к а  нава
р ивается ф ланец аз Ш *4ох4  
или 1 25*25x3 по ГО СТ5264-80  
С одной стороны  п а тр уб к а  
подсоединяется доздухободс дру. 
гои стороны  патруб ка  у с т а  -  
навливаотся между ф ланцам и  
м еталлическая с е т к а  а  
с к р е п ля е тс я  б о л т а м и  М 8  
по ГОСТ 7798- 70* с  га й к о й  по 
ГО С Т 5 9 /5 -7 0 *

Привязок:

ШМж

Т П  А -/ V -6 0 0 -4 7 6 .9 0  - Ш 1 2

П а т р и к и  
с  с е т к о й

Стадиях Л а с т Xас мод

ГипрокомтундоргрШ  
г Москва

*0

I
4
я :

Воздуховод Патрубок 6 s  2. Омм 
{Cm3 ГОСТ/У903-74

Расш иритель д ля  ДРПВ-2 
/25

Cm 3 ГОСТ /9903-74
воздуховод SlZOrmu 

ГОСТ/9903-74

Расширители для установки д а тч и к о в  А й в  Вы полнить  
В виде патрубков на Воздуховоде в  с о о тв е тс тв и и  с  
ВСН 353-86. На п а тр уб к и  н а да р и ть  ф ланцы  из ли с то в о й  
стали, Во ерланцах просверлить о тв е тн ы е  о т в е р с т и я .
При подсоединении да тч и к а  к  ерланцч р а с ш и р и те л я  у с 
т а н о в и т ь  п р окладку из пр окладочного к а р т о н а  по  
ГО С Т 9 3 4 7 -7 4 .

ЛриВязон:

инВ.Тг

Т П  A  - й - 6 0 0 -4 7 6 . 9 0 OBfHZ
Ра сш и р и тель  

для Уста н о в к и  
М Р П д  - г

Стови/кЛостЛистов
А Т / /

Гцпроктм̂ даяранс
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 ч
а

с
т

ы
а  {проем) За*лсгднСГД коыстыкиияАР A-A_ A -A

( д л я  У*  срщ ьтроВ )

К онструкция-сб о р но * свар ная. С борку п р о и зв о ди ть  
Э ле к тр о д о м  Э 4аА по ГО С Т 9 4 8 7 -7 5  
Р о м а  ф и л ь т р о в  п р и с о е д и н я е тс я  к  з а к л а д н о й  
к о н с тр у к ц и и  А Р  п о с р е д с т в о м  п р и в а р н ы х  
ш п и ле к  по Г О С Т  9 8 0 5 4 -7 6 *  с  п о с л е д у ю щ и м  
за к р е п ле н и е м  з а и к о й  -  б а р а ш ко м  п о  ГО С Т 3 0 3 2 - 7 6 *  
Т е м п е р а т у р а  п р о х о д я щ е е о  В о здух а  о т  -  4 О  до+5 0°£

^ 7 /  7  /  / / . Ъ
/ / / / / / /

Ф и л ь т р к о л -8 о а 8 Вес,кг

<РЯР £ 1 5 8 0 51/0 38 ,0

Ф Я Р 6 3 т о 1684 77,0

Ф Я Р 6 4 1150 1113 1-15,0
run
нач.отз
И.контк

СатитоВ

ру/с.го
ИМРАН.

%Ус

ш ш
гренков
гренков

Васильевап
r«£bjв

Привязан:

ИНН .Я

7 /7  A -iv -S O O -U S S O  OSH-rt

Установка К сдвоенных фильтров 
Ф Я Р 6

Стадий Аист АистоВ
” /> 1 f

/unpoKQM^wda^n t̂HC



w

Ведомость радочих чертежей основного комплекта
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Ведомость спецификаций

Наименование

OSuxue данные /начало/
Одшие данные /окончание/
Ф рагм ент плана на  отм . -  4.750 в  осах 4 -& а

А -5  системы хозяйствен#-литьевого водопровода
В У. Разрез / - /  Схема систем ы  В /.

Одозначение

4.904-69. ВыгщскМ
нических приборов а  тфудопрово-

4.900-8, вытеки /2,3,4

Наименование

Ссылочные
дн сти тут Н,/2

/в

Наименование

Спецификация систем ы  В /
Спецификация систем ы  3 3 . Л и с те  //, 2
Спецификация система/ К / .

Спецификация систем ы  З У, /0.0/. 73 г.

П лан  В осях £ -Г  и /гО  на отм . -  4.7SO систем
В/, ВЗ, fвари ант с У-З О О ) Разрезы / -/ , 2 -2 . ТДК-H-Lio часть!/
Схемы системы  ВЗ для  в а р и а н та  с U-300. сация вводов

Управление

П лан  д  осях S - Г  и  / t S  н а о тм . -  4.7S0 систем 03. ooo-Sj Выпуски /Л
пМослроекг*
6 /ч то г

В / ,  В З f вариант с Р П -/0 0 ) Разрезы / -/  г  3-3. коммуникаций О удежищах ГО.

Схемы системы  В З  д л я  в а р и а н та  с Р П /00. 7.906.9-2. выпуски О/ ВКт„Телло

План в  осях 5 -Г  и  /+5 на отм. -  4.700 систем с отрицательны ми тем перату- проект."

В/.ВЗ /Варианте Р Д 9 ) Разрезы / -/ + 3 -3 рами

Схемы системы ВЗ для  варианта с  Р А У
//. Спецификация систем ы  S 3 , д и е т  У / .

Спецификация систем ы  3 3 . д и е т  П2.
П лан  насосной и  Резервуара дымовых сточных
вод. Разрезы /-/ . 2 -2 . Схема. /валорны й Прилагаемые
выписк.) ВКсо /Н О Спецификация одорудования

П лан насосной и  резервуара дытодых сточны х
вод. Разрезы /-/, 2 -2 . Схема. ̂ Сам отечнн/й

ВКВМ /тв Ведомость потребности д м а те -

выпуск) Водоотведение из входов.

риалах
ВКН/ Содержание

Спецификация системы /С/. ВКН2 Емкость запаса литьевой воды.
у вид. Разрезы / - / 2 - 2 .

вкнз Стульчак. Одший вид.
ВКН4 Стульчак Разрез/-/

Типовой проект р а зр а до та н  в  с о о тв е тс тв и и  
с действую щ им и нормами о  правилам и и  
предусм атривает мероприятия, одеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и панарную  дезопас
н о сть при э к с п л у а та ц и и  здания.
Главны й инженер п р о е к та  /С ам итов/

Ш ГЕ-

ГНГ7

ИнжелШХЛо/ЖОь

CuMumoiwftnr- 0896

Привязан:

т п  а  -  г ? -б о о -т м  в к

Заглудленный 
дстроеннь/й склад

ОпаЛгАЛас/7? ростов

Одщие даннь/е 
/начало/

/ /S

Гипрокоммундортнс 
г.//оскда

24637-06 25 Ф ерм ат Л2
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П л а н  с о о р у ж е н и я  

с В В о д а м и  и В ы пуснам и.

Под6од водь/ о т  отдельно

Пояснения к проекту

I  Характеристика основные показатели и расчетны е 
данные по систем ам  водопровода и канализации  
праве день/ в  альбоме / -  пояснительная записка. 

г . М он та ж , у с тр о й с тв о  и  приемку внутренних водо
проводных и  канализационных сетей производить по 
СНиП 8 0 6 0 4 -8 6  и  СПиП3.04.09-34.

3. Препление трубопроводов выполнять применительно 
чертежам 4. 904-69. и н с ти ту та  „Проекторомвентиляция*9 

У. Стальны е трубопроводы, прокладываемые по кон
струкциям, окрасить водоэмульсионной поливинил - 

ацетатной краской за 2 раза.
б  Чугунные канализационные трубы  покрыть куз

басским паком за 2  раза.
6. Д л я  исключения конденсации влаги магистральные 

трубопроводы и емкости хозяйственно-питьевого во
допровода изолировать:
- нанести 2  слоя по гр ун ту  ГФ -0 2 / м асляно-битум 

ное покрытие. ( антикоррозийная изоляция),
-  одернуть матами из стеклянного волокна no ТУ27-23- 
-72-76 марки М ТХ-20, толщ иной 20мм (теплоизоляций
-  обернуть рулонной алюминиевой фольгой для  те х н и 

ческих целей по ГОСТ6Ув-73* с проклейкой швов неф- 
тяным битумом, строительным, марки 6П70/зо ТОСТ 
6647-76 ( лароизоляция и покровный слой)- окрасить водоэмульсионной попидинилацетатной крас
кой за 2  раза под ц в е т  ограждений помещения

7. Питьевая вода для использования в  особый период запасается 
в емкостях из стальны х электросварных тр уб  0вЗОх 7мм по 

ГО С Т Ш О У -76* с /рланцами и заглуш кам и. (В в К -2 )  
После изготовления а гидравлического испы тания  
внутренние поверхности емкостей о ч и с ти ть , 
обезжирить и окрасить железным суриком на н а ту 
ральной алире  -  /  слой, лаком  Х С - 76 ~ 2 слоя.

Емкости запаса питьевой водь/ оборудую тся  
водоуказателям и. Подающий трубопровод к  емкости 
питьевой воды поднять на /00мм вь/ще верха  
емкостей.

Емкости за по лняю тся при приведении 
убеж ищ а в  готовность ( за /2 часов). После заполне
ния Вентиль на вводе закрывается во избежание 
проникновения загрязнений из разруш енной с е ти .

Отбор воды производится только че/юз водоразборные 
краны -  2  ш туки. Д л я  опорожнения емкости f  в резер
вуар бытовых стоков)  предусмотрен дентиль поз. 1Ы. 1.

в. Техническая вода, используемая в  особый период для  
целей охлаждения воздуха и дизеля (система S3) подается 
из защищенного отдельно стоящ его резервуара запаса 
по ТП 0904-4-...

Характеристика системы ВЗ по вариантам

оборудования и  климатическим зонам представлена на 
ли ста х В  К  -  в, 8, /П.

9. В  мирное Время санузлы не эксплуатирую тся.
Д л я  использования в особый период санузлы оборудуются, 
непромываемыми санприборами -  стульчаками ( лист ЗКИ -З). 
Нечистоты поступаю т В сборный резервуар-накопитель, 
на перекрытии которого и устанавпиваю тся стульчаки. 
Из резервуара-накопителя после особого периода разжижен
ные из поливочного крана нечистоты отводятся за пре
делы сооружения. Предусмотрены два Варианта 
отвода сто ков:- напорный, насосом СД/в/40 в  наружную сеть кана
лизации,

-самотечный в  наружную с е ть  канализации или  
в  приемный колодец с последующей откачкой ассени
зационной машиной.
40. Установка термометров -  по чертежам типовых и  
закладных конструкций 63-3X0-2-76, 64-ЗК 4-2-76, 
и 66-3X4-2-76.

Копировал:

Прибязан:

Ш 6.Н£

Т П  А -1У-В О О -476.90 В К

Заглубленный встроенный 
склад

0бщие данные 
/окончание) г. Нос кв б  '

20637-06 26 Формат: А2
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С п е ц и ф и к а ц и я  с и с т е м ы  Ы

Марка.
поз. Обозначение На и мен об а ние Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

Марка
лоз.

Обозначение Наименование Нол. Масса 
ед. кг.

Приме
чание

Марка 
поз. О д о зн а ч е н и е Наименование Кол. Масса

ед.кг.
Приме
чание

/В/./ К а та л о г  ЦК Б Я Вентиль запорный заглушка с соедини 2В1.6 Обертывание труб  и
мусртоВый е крышкой тельным Выступом ушан емкостей рулонной
на резеде на РуНЛМпа цебая на Ру=0.6МПа,Шй ~ Т 87.2 алюминиевой фольгой
15кч/8р2 <Р15 1 0.7 ->фланец с соединитель для технических целей

1В12 Каталог ц к б й То же, фго 4 0.9 ным Выступом плоский Г0СТ618-73*с проклей-
1В1.1 Каталог ЦКБй То же, Ф25 4 1.4 приварной на Ру=0.6МПа кой швов нефтяным
ш ч Кат алог ЦК БД Клапан обратный т т т г о - е о ?  Фвоо Т 26.24 битумом, строитель-

подъёмный фланцевый - картон прокладочный ным марки БН70/30 по
на РуНБМПа, 16ч Ъдр, марки 6 (непропитанньпjH Г0СТ6В17-  76*/пароизом
Ф25 / 3.14 ГОСТ9347-74* 6*03мм 40 Л/2 ция и покровный слой) 36J м2ms К аталог ЦК Б Я Кран Водоразборный Материалы, объемы 2В1. 7. Улучшенная окраска
настенный КВ-20 работ по окраске трубопроводов и ем-
ГОСТ 20275-74 2 труб  и емкости костей запаса питье

Ш .б Каталог Цк б й Кран пробно-спускной 2В1.1 Очистка, обезжиривание; Вой Воды Зодоэмуль-
сальниковый с цапкой окраска внутренних поВер сионной поливинилаце-
1069#к1, <Р15 1 0.6 костей емкостей запаса та тн о й  краской за

т  7 Кру пинский арматур-Поливочный кран (Вен- питьевой Воды железным 2 раза. 37.7 м2
ныи заВод тиль запорный муфто суриком на натуральной 281.8 Крепление емкости

Вый с лолугайкой P07ij олифе-1 слой; лаком запаса питьевой
с резинотканевым ру- У С -7 8 - 2 слоя 23S Л/2 воды:
кабом В=10м. 1561&к, 281.2 Покрытие наружных па • - с та ль  прокатная
Ф25 i 0.78 Верхностей емкостей угловая равнополоч-

т . 8 КиеВский заВод Ука за те ль  уровня запаса питьевой боды на я 0т. СЭВ /04-74
„Промарматура" m u n i} цапковый кузбасским лаком в Уголок

Ру =1.0МПа с крановым смеси сла ка м хел Б14о*14о* ю гостовW-Ci А8
запорным устройство!* 6 соотношении 1:1 № Л/2 Cm.Z ГОСТ535-79*

126/дк Ф20 3 2.45 2В1.3 Теплоизоляция емкости
т э Стеклозавод,Дружная Водомерное цилиндри запаса питьевой Воды

горка”Гатчинский рай■чес коо стекло £*0.5м цилиндрами полыми
он, Ленинградская ofi/r. ГОСТ 8446-74 3 теплоизоляционными из

181.10 Трубопровод из в од о га- минеральной ваты на
зопроводных (газовых) синтетическом связующе! {_
оцинкованных усилен марки „iso "т т гзгоы г
ных т р у б  ГОСТ3282- Толщина слоя 30 мм. М* привязан.
-75 *Е, Ф15 7 /47 2В1.4 Масляно-битумное по-

ш и То т е ,  Ф20 /41.92 крытое труб по грунту
т  12 То же, Ф25 г/ 3,0 ГЩ021 Г0СТ25129-82. 1 1 М* ______ ннв.н
1В113 В К Н2 Ем кость запаса 261.5 Теплоизоляция трубма. 777 Я -Ж -6 0 0 -475.90 В К

п и т ь е в о й  в о д ы : томи из стеклянного
-т руда  электросвар ВОЛОКНО ПО T921-23-72-75

—А_
ГИП самитоёт ц,- оьрс

н м  прям пш оВная марки МТХ-20 толщиной Пайкозлов Шжк®
$ 06901 Заглубленный вст/мен- ££гаШ лист Листов

НМОНОФУсенко в Лу 0690 Р 4ГОСТ 10704-76* ФВЗв* 7 12 107.54 слоя 20мм ш м* Гл.спеи усенков 0691 ныи склад.
нач.гр. Соболева V*\Щ—0591 Спецификация ® 

систем ы  81
прокоммундортрансх 

г. Москва I__________________________________________________________
ЦНЖ1ККондакове т ulf- 05,91
НнжШн волусовашжх |05.91

Копировал :Л$ар-24б37-об 28 ф о р м а т : Л 2
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в з

( в а р и а н т с Р Д У )
ф57*3.5 - о т резервиара 
(с  компенсационным Г /-)

Отдельно ст оящ ий  
защ ищ енны й резервуар  
у=200м 3

Насос марки Нв/18 с электродвигате 
лем 4*А 80А £ ; N s 1.5 к в т, п =2900 об/мин Режимы

вентил. л Ш
t,°c 29 29

9 ,* }А 8.1 9.8

Насос марки К  8/18 
с электродвигателем 
9А80А2; N 4 .5  квт 

Л = 2900 об/мин

РЗ Р 2 Р9 Р5

t : х ‘ Т

\ \ /

4  I
пг

\ /

' t

/

ПЕ Р1

я г

1

Режимы
Вентил. л Ж

t, °С 35 35
l,*h 0.9 0.9

Режимы
вентил. /7 Ш

t, •с 32 35

9 ,м 3/ч 1.8 1.8

Режимы
вентил. л ш

t° ,C — 35

Ч.аб/ч — 0.8

Режимы
вентил. Л ш

t , °с — 35

0.9Ч , " 3/ч —

©

Режимы
вентил. /7 ш

t,°C 32 35

Я,п3!ч 8.1 9.8

Режимы
Вентил. и т

t, °с 32 38

Ч ,н3/ч 8.1 9.8

- 2.300
Сброс б  дождевою кока-

?  \ли з а ц и т или  н о  / /  \ -a .3 0 0  
рельеф местности. -------------

Узел А

о т узла охлаждения дизеля
у -0 .9 м 3/ч ; t ' 96.7°С

л а  узел охлаждения дизеля 
(см.ТМ-7 )  у -О .О ^ /ч ; t"3S°C

Привязан
ГИ П
Нач.отд.
Н. контр
Гл.спеи.
Hav. го
ИНЖ.1Н.

Сомитов

Усенков
Усенков

Кондакова
шк06.S0

Т П  A - H - S O O - h s . W В К

° Ш  З а губ ле н н ы й  
ост роенный склад

Схемы систем В З  
для варианта с  Р Д У

Стадия Лист

10

шндортранс 
г. Москва

• 2в^37'Об ЗУ Формат АВ
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Спецификация системы 83
Марио, 

поъ.
О бозначение Наименование

Количества Масса.
едкг.

Приме
чаниеРП-too РАО У-300

/33./ ПО.., Лрмхиммаш *' город Насос центробежный консоль-
Ереван ный К  8/18 с элемтродвига-

/лелем //Л 80 0 2 ; Ф 1 5 н 6 т :
2900 т Ё т 1 1 t 6У

/83.2 К а т а л о г  ЦК БД Задвижка параллельная с
выдвижным шпинделем
(рланцевая на Ру ЧМПа^Оцвдр
Ф50 3 3 3 18. У

/83.3 К аталог ЦК6Л Вентиль запорный муфтовый
с крышкой на резьбе на
А/= 16М Па , 15кч 18р2, ф15 У У У 0.7

/83.4 К а т а л о г  ЦКБД То же\ Ф20 2 2 2 0.9
/33.5 К а та л о г  ЦКБД Тоже, <РЪ2 1У /4 /❖ 2.1

/33.6 К а та л о г  ЦКБД Клапан обратный поворот-
ный фланцевый фланцевый на
Pyzf.SMna., 19 у 21 р Ф50 1 i 1 8.S

/33.7 Томский манометровый Манометр показывающий
завод общего назначения адностре

лонный с однобитное ой
тр у б ч а то й  пруж иной 8
круглом корпусе с пределом
измерения о т  0  до 1МПа ,
ОБ М -160 1 1 /

/83.8 К а та ло г ЦКБД Кран трехходовой натяжной
муфтовый с фланцем для
контрольного манометра
латунны й на Ру= 1S МП a t
/ У Щ  Ф15 f 1 / 0.26

/83.9 Термометр те х н и ч е с к и й
стеклянн ы й р т у т н ы й  с
пагружа е мой нижней
частью  N 4 , углового ис-
пол нения уч . 130.180

Г О С Т  2 8 2 Ъ -7 Ъ 10 10 9
/83./8 Клинский т е р м о м е т - Оправа з а щ и тн а я  для

ровь/й з а в о д технического сте к ля н н о -
го р т у т н о г о  терм омет-
ра, т и п а  « Л  " угловая/ю д)
с длиной верхней ч а с т и
200мм и монтаж ной дли -
ной 60мм. Оправа и А 200.60

Марка
поз. Обозначение Н а и м е н о в а н и е К о ли ч е с тв о Масса

ед.кг
Приме
чаниеРП-100 РАУ 9-300

ОСТ 3262-75* 10 10 9
т а Трубопровод из водогазопровод

ных (газовых) неоцинкобан-
ных усиленны х т р у б
ГОСТ3262-75* Ф15 1 1 / /.43 М

/83./2 Тож е, Ф20 5 5 5 1.86 м
/83/3 Тож е, Ф32 50 50 50 378 м
m.iy Тож е , q>so 25 25 25 6.16 м
/63./5 Трубопровод из электро свар-

ных т р у б  ГОСТ10704- 76*
Ф57* 3.5 25 25 25 У.62 м

/83.16 Тоже ф2/9*7 15 15 15 3152 м
/83.17 Фланец, круглы й плоский

приварной с соединитель-
ным выступом на Ру=1МПа
ГОСТ12820-80* Ф32 1 1 1 1.У

/83.18 То же, фуо i 1 i 1.71
/83.19 То же, Ф$о в в 6 2.06
1В3.20 Переход бесшовный привар-

ной н а  Ру; 10МПа эксцен -
трический Дц-ВОмм на
dy-УОм м серии Уо.
Переход Э 50*40 с 40
ГО С Т  17378-8Ъ / 1 1 0.3

/83.2/ Переход бесшовный при-
барной на Ру=Ю т а

концентрический Ау=50мм
на ду=32мм серии Уо.
Переход Н 5 0 х3 2 С 4 0

Г0СТ17Ъ 78-8Ъ $ 7 7 0.2
/8322 М у ф та  переходная

ГО С Т 8 9 5 7 -7 5 *
Ф20* 16 2 2 2 0.095

777 /131-600-476,90 -ВК

привязан.

ШнёШ I

шм’иш ihuzvnw Г(7ДЩ 
ЕЗЗЕЗй Е ё Н З З Л  Jf& Sk
iMMinh u m r m . i  ш а  т а т г  
Й М &Д Я  Ш А У Д /Zg И Й Й  0 0  
Пщньш w blFm W  J№ R  
wiwmji л ДШ?<Т,7/1 gg g a  P/HEP 
ч п м т  NT 4 iu m m  TlZZift Ц Ш

Заглубленный встроен
н ы й  с к л а д .

с В 1,лист IЛистоё

Р Н
Спецификация си сте 
мы 83. л и с т  H i

Гипрокоммундортраж 
г. Москва

^Копировал: Л% ц^г4 бЪ7 -об 35 Формаm: Д2
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С п е ц и ф и к а ц и я  системы  83

§
<cf

4
§

f

S3.

I
§
51

S55
с:
S '

*
об

Марка 
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л и ч е с т в о Масса

ed.nr
Приме
чание.РП-100 Р Д У У-300

2 Ш С т а л ь  л и с т о в а я  хо ло дно к а -

т а н а я  то лщ и н а  л и с т а  15мм

для закрытия м у ф т  передай

Насоса ГО СТ 19904-74* 12 1.2 1.2 К Г

2 5 3 .2 Сталь ли сто вая холодноката -

ная то лщ и н а  л и с т а  3.5мм

для воронки приемной раъм е-

ром  100x50* 10 0(h ) 1 1 1 0.67

Г О С Т  1 9 9 0 4 -7 0 *

2 8 3 .4 Масля но- б и тум н о е  покрытие

трубопроводов двум я слоям и

по г р у н т у  ГФ -0 2 1  Г О С Т

25 129-82 (а н ти к о р р о зи й н а я

и з о л я ц и я ), 5 .7 5 .7 5 7 м *

2 8 3 .5 Обертывание трубопроводов

матами из с те к ля н н о го  Во-

локна по Т У 2 1 -2 3 -7 2 -7 5
м арки М ТХ -2 0  т о л щ и н о й

20мм (т е п л о и з о л я ц и я ) 0.34 0.34 0.34 м 3

2 8 3 . 6 Оберты вание трубопроводов

рулонной алю м иниевой фолы

гой д ля  те х н и ч е ск и х  целей

по ГО СТ 6 / 8 - 7 3  с проклейкой

швов неф тян ы м  б и т у м о м

с тр о и т е л ь н ы м  м а р к и

6Н -7 0/30 по Г О С Т 6 6 17-7 6
(пароизоляция и  п о к р о в н ы й

с ло й ) 24.3 S4.3 24.1 м2

2 8 3 .7 Улучш енная о кр а с к а  т р у -

бопровода Водоэмульсионной

полиВинилацетатной к р а с -

кой за 2 р а з а 26. в 26.8 26.8 М 2

2 8 3 . 8 Весьма у с и л е н н а я  а н т и -

к о р р о зи й н а я  и з о л я ц и я

т р у б ,  Ф 50 2 5 2 5 2 5 М

2 8 3 . 9 То н<е Ф200 15 15 15 м

Марка
поз.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л и ч е с т в а Масса 

ед. кг.
Приме- 
чание.РП-100 РДУ 9-30D

Привязан.

С I  I
□
м

ИнЬ.А/S

/5лrun СаШПШШ 1 0590
'ShUMfliilr f/fefc//
f Л Ж И  мылтш Р И Д  ЕЕЕЕ

llL'll/tJiA ШЕШФ WTSIШШ 
ш;ияйм И > У И  Т/ЙЯП ШЕ
ШЯШ ШШ'Ш УШ>,

тп д -ж -б о о -тэо  -в к

З а г л у б л е н н ы й  встроен  pOTĝ 3
ный с плод.

С п е ц и ф и к а ц и я  а и с т е • 
мы В 3 .  Л и с т  //В

Лист
12

Листав

!йпрокаммундортранс 
г. Москва.
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г - г

УмыВальники с 
рукомойниками ф 5 0 - трубопровод 

для Взмучибония осадкоВ
<рьи

РезерВиар бытоВых О чзоо
стоков i s0.035
V, --5.0м3

Насос центробежный 
фекальный марки С Д -16/10 
с электродвигателем УА80ВО

N= 1.5к В т , п  ■-1050к 8 т

фЮО- напорный Выпуск 
6 бытобую канализацию

П риям ок 000*000*150(11)1

ф 100 -  Вс асы бающая 

т р у б а

ф 100- напорный Выпуск 
В бы то  Вою канализацию 
ось - 3.750М

ГИ П

Н. КОНТР
Гл.спеи.
Нач.ел.
И тпЛн .

СамитоВ
Нач.отд. ~КозШ

Усенкоб
УсенкоВ

0630

ПриВязан

Ин8.№

Т П  A - R - 600-1/76.90 В К

Заглубленный 
бтроенный склад

План насосной ирезерВиарады- 
тоВых сточных Вод: Разраы 1-1. 
г-г. схема, ( н --------

13

Гипрокопминдолтранс 
г. москВа

Копировал-' 04 20637-06 ?>7 Формат; А В
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1 - 1

-5.400

- т о
> К

-5.250 -5.282
: ‘ '•

Воронка приемная 
200*100х110 (h )

Умывальники

Пр .Ч  
/  фюо
j  ч  П р.'2

-5.290

©

План

Ручной насос
— »Р о д н и к "  t ф н  - гибким шлан-

- г г  h - lM  *

ф 100 - самотечный выпуск 
6 бытовую канализацию 
или 8 приемный колодец

! \  / I

, или о прием  
\ ~ - ( О С Ь  - 5 . 3 2 8 )

Ручной насос 
„Родник

- i T

г - г

фЮО- самотёчный 
выпуск 6  бы т обую
канализацию или 
в приёмный колодец

©

м

Ш у  ПР:1

-5.згв

}
- Ш в Г

Приемный резервуар 
Vs 5.0 м3

ф 100 - самотечный 
выпуск в  бытовую 
канализацию или в
приёмный колодец

Воронка приемная 
200*100*110( h )

А

Ф25 • выпуск 
на рельеф по 
гибкому шлангу 

Вход н £ г и п  ,
Н ач.от д.

Н. конто

С о м и т о в

к о з л о в

Усенков
05.90

05.90

31

Привязан

Инв.ы0

ТП А- !Х~ 600-У76.90 В К

Заглубленный 
встроенный склад

\С7адия\Лист \ Л  и с т о д

Попировал -•£/ 24637-06 38 Формат .* А 2
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С п е ц и ф и к а ц и я  с и с т е м ы  K i .

М ар ка
/7 0 3 .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол.
Масса
е д к а

Приме
ча н и е

Марка.

п о з .
О б о з н а ч е н и е , Н а и м е н о в а н и е Кол Масса 

ед. кг.
Приме

ч а н и е
П И Л в н и з . Ручной насос,.Роднин " У / 3 2К1.6 Томский манометроВьш Манометр п о к а ш В а -
1К {.г ВН И З. С ту л ь ч а к 6 заёод наций общего казна-
1К1.3 Ум ы вальник мерами- чения однострелочный

чеекий прямоугольный с одноёиткобой т р у б -
(Величина, тр е ть я )ГО С Т чатой п р уж и н о й  В
2 3 7 5 9 -7 9 У к р у г л о м  корпусе с

m m Писсуар мера ми ч е с - пределом изм ерения
к и й  н а с т е н н ы й  с т О д а / М П а  ОБМ-1БО i
четы рьм я ш уруп ам и 2 К /.7 Трубопровод из э л е к -
и  с ц е л ь н о о тл и т ы м трасВарны х п р я м о -
к е р а м и ч е с к и м  с и - шовных т р у б  Г О С Т
фОНОМ Г О С Т  7 5 5 -7 2 г 1 0 7 0 4 -7 6 *  9 5 7 * 3 .5 3 4.82 м

i k i .s Р у к о м о й н и к У 2К 1.8 Т о ж е , Р /л в * У .о 13 /0.26 м
ш в Тр уб о п р о во д из ч у - 2К/.9. Тр уб о п р о в о д  из водо

гунн ы х к а н а л и з а - газопроводных (га з е -
ц и о н н ы х  т р у б  8 И м бы к) о ц и н к о в а н н ы х
ГОСТ 6 9 9 2 .3 -8 0 , 9 SO 5 5 .5 м ле гк и х  т р у д  Г О С Т

1К1.7 Окраска ч у г у н н ы х 3 2 6 2 -7 5 * 6  9 1 5 1 1.2 м
т р у б о п р о в о д о в  к у з - 2К1.10. Ф ланец п ло ски й  при-

басским  л а к о м  за верн о й с  соединитель
В р а г а / У ны м  в ы с т у п о м
В а р и а н т  с напорный к р у г л ы й  на Ру=1МПа

в ы п у с к о м
ГОСТ 12820-80* 9 4 0 i /.7/

2  н и Р ы д н и ц к и й  н а с о с - Насос цен тр обеж н ы й 2 K f.f i Т о  ж е , 9 5 0 3 2.06
н ы й  з а в о д срекальны й м а р к и 2К1.12 То  ж е , 9 Ю 0 6 3.96

СД /6/10С электрбдВи- 2Н1.1Z Переход бесшовный при-
гателем  т и п а  Ш С 64 , Варной на Р^/ММПа э к с-
15 к В т ; /УSO об/мин 2 1SS центрический Ду= Ш м м

2К1.2 К а т а л о г  Ц К  Б Д Задвиж ка п а р а л л е л ь на бу=50мм серии У с
н о я  с  В ы д в и ж н ы м Переход эю о х50с л  о
ш пинделем фланцевая Г О С Т  1 7 3 7 8 -8 3 1 0.9
на Ру:/М П а Ъ О ч в б р , 2 Ш У То ж е ; концентрический

0 5 0 / m $ч=50мм на бц^Омы серии^о
2 К 1 3 К а т а л о г  Ц К Б Д То  ж е , 0/оп 2 3 5 .5 Переход К50*Ч0еУП 1 0.2

2К1.Ч К а т а л о г  Ц К Б Д К л а п а н  о б р а т н ы й 2K 1 1S Тож е. Дя-ПОмнна  ф 5 & т
поворотны й ф ла н ц е - серии У0. Переход Н/ССбСсУо f 0.9

Вый на Ру - / В  М Па 2Н1.16 Сталь листовая холодно
19 ч 21 р  9100 / 6 .0 катаная б-3.5мм для во-

2H1.S К а т а л о г  Ц К Б Д К р а н  тр е х х о до в о й ронки приемной р е зн е -

м уф то вы й с ф ланцем ром 200  х 100* 110(h)
для  к о н тр о л ь н о го ГО С Т 19904-74* 1 / у

манометра Р у -1.6 МПа 2К1.17 То ж е , б* 1.5мм/для га-

К Т К  9 1 5 i крытая Mt/tpm передач 
насоса. 12 к г

М а р к а
ПОЗ.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нор.
Масса

еЗ.кг.
Приме-
чание

2 K U 8 Сетка 6 5  проволочная,

т к а н а я  гла дк а я  с

кВадратными ячейками

общего н а з н а ч е н и я

Г О С Т 3826-82 0.08м г 0.6 к г

2 К 1 19 Весьм а у с и ле н н а я

а н ти ко р р о зи й н о , я

и з о л я ц и я

9 1 0 0 5 м

2И1.20 Улучш енная окраска

стальных тр у б  Водоэмуль

сионной полиВинилац е-

т а т н о й  краской-ъа2рт . 3.1
В а р иан т е са м о те ч -

ным Вы п у с к о м

Z M H За дви ж ка  параллельная

с  Выдвижным шпинделем

фланцевая на Ру-1МПа

ЪОчббр. 9100 1 3 9 5

З А ‘ 1.2 Трубопровод из чугун-

ных канализационных

тр у б е *  1м Г О С Т 6942.3-

-8 0  9 1 0 0 5 м

3K1.Z Трубопровод из электро-

сварных трубГО С Т/О Щ

-76 *  0/08x4 / 3 / 0.26 м

ЗК 1.4 9219*7.0 5 31.52 м

ЗК1.5 Пробка г о с т  9Ю 0 2

3K1.S Окраска чугунны х mpyi
>

кузбасским лаком за.2рт 5 м
3 K 1 .7 Весьма усиленная а ш

коррозийная изоляция ФЮй
З А / .  8 Т о ж е , 02 00 5 м

Привязан:

UH&.N*

Т П  Д - М - б О О - Ш 9 0 В К

Щ Ш Ж  Щ Ш Ш Щ ж Ш Ш Ш Ш  
]й!ШиЬ \щ ш ш  Ш 2 Ш  ы ш

м ш м  ш т г т -ш  ш ш м  ’E m

ЩЦРШНЯ WmW/%i УЖЕ
Ш 1 п г\ ' я т ш я !  ъ я т  е ш е

Заглубленны й Встроен
ны й склад.

Стадия л и с т Листов
Р 15 /9

специф икация рпрокоммундортанс
с и с те м ы  к £ 1_______ г. Москва |
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! Типовой ПРОЕКТ 

А  -  Ж - 600 -WS.90 

За гл убл ен н ы й

ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

А льбом 5 часть 3

Э ски зны е чертежи общ их бидоб  

нет ипобы х конст рукций

Ш Ш

Привязан

Обозначение

В К Н 1
в к н г

вкнз
вкнч

ГИП Сенатов
Нач.отд. КозлоВ ;
Н. контр У сен ков
Гп.спрц УорнкоВ

Наименование

Содержание
Ем кости запаса питьевой
Воды. Общий Вид\ Разрезы.
С т у л ь ч а к . П ла н . Общ ий вид\

Стульчак . Разрез i-1.

Примеч.

от

Привязан

Т П  А - [V -S 0 O -1/76.90 ВКН1

У И Д  Ш Ш Ш  Ш Ш  ЕШ 
ш т | д д  т я т и  ю ш  шгп
\Кнх.п.«МБомша\шь* т .Ш

Содержание
Стадий Лист листов

с. Москва

I
I
4

Общий вид

Экспликация

№
погиц. Наименование

1 Труба ф 630*1 ПО ГОСТ Ш О У -1 6 *

2 Фпанвц фбОО по ГОСТ is  его - во*
3 Заглушка ф  600

ц к а р то н  прокладочный марки б  ( непро- 
т/та нны и f ГО С Т9 3 0 7 -7 4 *

И зго то в и ть  3  ем кости 6 z 9м

Б о л т  М 36-89*100.46 ГОСТ/5560-70 
Гайка мзв.5 гост155гб-70 
Шайба н ./б .о/г-74-f f  го ст 11371-78

20 отверстий фчо 

Ф10
I  Электродуговую  сварку производить электродом  марки 392А ,  ГО С Т9967-75*  
по к о н ту р у  прилегания деталей. К а т е т  шва равен наименьшей т о л щ и н е  
свариваемых деталей . Сварные швы з а ч и с ти ть .

2 . Е м кости  запаса п и тьево й  воды и с п ы та ть  н а  ге р м е ти ч н о сть  (з а л и в  водой/. 
Пропуск ж идкости в  сварных швах н е  допускается.

3. Конструкция ем кости запаса п и ть е в о й  воды доны  в  объеме необходимом 
д л я  р азра ботки  деталировочны х чертежей н а  заводах и зго то ви телях  и  на  
производственных базах строительны х и монтажных организаций

4. Внутренние поверхности емкостей запаса питьевой воды 

о ч и сти ть  г обезжирить и окрасить железным суриком на

%
£

Спецификация э л е м е н то в  ем кости н а  л и с т е  В К -9
ГИП Сомитов 08.90
Начлтд. Козлов 06.90
H.K0HTD. УсенкоВ 08.90
lMHiKn ЬУШ МШ  УЭПВШ Ш Ш
ш ш ш ш ш ш ш ш зш ш ш
Ш Я Ш Ш Ш Ш Т Ш Ш Ш к

привязан

мне. н°

ТП  А -  г ч -600-476.90

Емкость запаса питье
вой воды. Общий вид. 
Разрезы 1-1, 2 -2 .

Стадйу

В К Н 2  

Л истов\Лист
Г Ж “

Гипрокоммундортранс 
г. Москва

Я



I

ч

i

<l

*

330 A

480

План

1. Конструкция стульчака сборно-сборная. Сварку произво- 

дить электродом 342А по ГОСТ3461-15 по контуру прилега

ния деталей к а те том  шба робным наименьшей толщ ине  

сборибаемых деталей. ШЬы зачистить. Острые кромки притупить.

2. Стульчак состоит из следующих элементоб:

-  корпус, сталь листобая 6 -2мм ГОСТ19903-74)

-  фланец верхний, с та ль  угловая нерабнополочная 40*25*4 

ГОСТ 8510'86]

-  фланец нижний, ста ль уелобая рабнополочная 40*40*4, 

ГОСТ8509-86)

- с и д е н ь е  с  к р ы ш к о й  п л а ст м а ссо б о е  (п о к у п н о е  и з д е л и е )  

М е т а л л о к о н ст р у к ц и ю  с т у л ь ч а к а  гр ун т о в а т ь  гр у н т о в к о й

П ф -0 2 0  красно-коричневой (ГОСТ 18186'79/ и  к р а си ть  

за два раза эмалью ГФ -1 4 2 6  ГОСТ 6745-79.

Т и п Семитов, 0630
Нач.отд. Козлов , 06.90
Н. НОНТЦ Усенков JL 06.90
Гл.спец. Усенков 06.W
Нач.вр. Соболева 06.90
Инж.п.Ы Кондакове Ox-Vf'- 05.90
Инжлшм Болусова J&SojL05.90

Привязан

ТП А '!Х -600-476.30 ВНИЗ
‘  I  \ Стадиях Лист \ л  исто#

Стульчак. План. --------- 1--------- 1------------
Общий вид . Гипрокоммундортронс 

г. Москва

s
I
I

©

$

1

Вид по Я
Сиденье с крышкой

Установку и крепление стульчака выполнить 

согласно чертежам А Р -11 альбома 2 .
При монтаже под нижний фланец установить  
прокладку из резиновой пластины  б  - 5 мм 
ГОСТ 7338'77* ти п а  Т М Щ .

ГИ Л Сомитов, 06.9Q
Нач.отд Козлов , 06.90
Н.конть Усенков 06.90
гл.спеи. Усенков 0630
Нач.го. Содолева 0*01'— 06.90
Инж.п.1к. коноаково 0530
Инжммк. Болусова 0530

Привязан

Инв. №

ТП А '1У -600-476.90 ВКН4

Стульчак.
Р а з р е з  1-1. 
Вид по Й

Стадиях Лист Л истоГ

Гипрокомпундортранс 
г. Москва

Типовой проект А-IV-600-476.90

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

