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 г Лист Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа Стр.

Задание на щиты автоматизации
пьоизВодстВа - АП.И

/ Ведомость материалов для заказа шитоВ предприятию- 3
изготовителю.. Нинзлекгрогехпрома"

СО Cneuucpu/cauu* шитоВи пультоВ 4,S
г КалорифернаякамераНе£6. Н. /3/ (Лит автоматизации. €

Технические данные аппаратов
3 Калориферная KCMewiftS. б. Н. (з1ЫитаВтмагизацииАергехо$ш,е1оШ<7 7
4 Калориферная камера 1 [Z,5,C,Щз1Мит автоматизации. 8-11

Схема электрическая соединении
S Калор ифернап камер a 1 fZS.B. 11.131. Лит автоматизации. 18

Таблица перечня надписей
в Калориферная камера 3(ЦЛ-Ю.12.1Н.15ШитaSrommaauu 15

Технические данные аппаратов
7 Калориферная камера 3>(41- (0. (1 (4. tsi.iUu т аВтома тиз а а ии. 14

Чертеж общею бида. .
8 Калориферная камера 3fW-10.1t 14,1SlMuT aSrofiamauuu. is-го

Схема электрическая соединений
3 Калориферная камера 5[ht-w. ni4.isl Щит абтоматизаиии 21

Таблица перечня надписей_____________
ю Ldur сигнализации. Технические данные гг

аппаратоб _ .
н Ш.ит сигнализации. Чертеж общего биде/ гз

Вист Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа Сгр.

а Шит сигнализации. Схема электрическая 14
соединений
Шит сигнализации. Тадлииа перечня Z5
надписей
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Наименование Обозначение
Кох.
листов

Кол.
зкз.

ведомость материалов для заказа 
щитов предприятию-изготовителю 
,, Минэлектяогехпрома“

АП. И-4 1 3

Спецификация штоВ и лул&тоВ АП. И .СО г 3
Калориферная камера 4 / z-tsj. схема 

электрическая принципиальная 
Управления

Afl-S 
Альбом 4

i г

Калориферная камера 4h-isf. Схема 
злектрическая принципиальная 
регулирования

АП-6 
Альбом 4

i 2

Схемы электрические принципиальные 
сигнализации

АП-Ч
Альбом1 i 2

Калориферная камера 4(2,5,б,44,43}.Щит 
автоматизации. Технические данные 
аппаратов

Ап.и-г 2 3

Калориферная камера iltS,£, 44,43].Щит 
автоматизации. Чертеж общего вида АЛ.И-3 i 3

Калориферная камера 4/̂ 3,6,44,43/. Щит 
автоматизации. Схема электрическая 
соединении

япм-ч k 3

Калориферная камера it2,5,вД 1$!.Ш,иг 
автоматизации. Таблица перечня 
надписей

тм-s 2 3

Калориферная камера 1(4,7-40,12,4k,45/.Щш 
автоматизации. Технические данные 
аппарате

АП. U-в 2 3

3

Наименование Обозначение
Кол.
щстоВ

Кол.
зкз

Калориферная камера 3[ч, l-atfH, 43]. Щит 
автоматизации. Чертеж общего вида

АП.Н-1 4 5

Калориферная камера 3 / Ч  7-юд ut, is/ Щит 
автоматизации. Схема злектрическая 
соединений

АП.Н-& в 3

Калориферная камера 3 /4,4-10,1114,15/.Щит 
автоматизации. Таблица перечня надписей АП.И-Э 1 3
Щит сигнализации. Технические данные 
аппаратов АПИ-10 г ь

Щит сигнализации. Чертеж общего бида АП.Н-Н 1 3
Щит сигнализации, Схема злектрическая 
соединений АНН-И 4 3

Щит сигнализации. Таблица перечня 
надписей m.U-43 j

i_ _ _ _ _ _ _ _ J

ПриёяЗАШ

\jng.Jz

л з -  э - г и э - / ю м ч

т т
шшШгр-

Шмхк.

№£_ШмянсМалаховВочаШа
ТднаынаУ

Ш

ЗоЗдУхолодогргЛ грязоВых автомобилей
J  мазепнтВаьиамг1

Калориферные камеры 
1-1S

Шш

Ведомость нагерцалов с/лл заказа шитоЗ шаприлги*}- изюгоВигелю .  
Минмекгрогехпрома

Ко пироВал-МеЩ%

M/croi

ГИПРПКЬТПТРАНС
Воронежский филиал

формах ЙЗ
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Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования 

и матери eutot ЗоВад" из г ото$итель(для импортно го оборудовя ни я -  
странаj <pup/wj

Тип, марка оба- 
рудоВония. 
Обозначение документа и но- ми̂ Мрсшпо

Единица
измерения Код заВодя- 

изготовителя

Код оборудо
вания, материям

иена еда- нцци оборудования тыс.руб.
Количество

Масса 
единицы оборудо
вания,кгНаиме-

чар- Код
4 г 3 * 5 6 7 В 3 /а

4. Щи гы и пульты

4 Ящик [наВесной щит/размерами fooox60ox3so Ш-МВЗ шт 796 /
для aSroMOTt/jauuw камгбыН&56, н Ш oorm в а т -
( Схемы электрические принципиальные см. альбом̂ Ik j
J/1-S- М-71 ii■§

м и -г-м .и *

г Ящик [набесной ш.ит!размерами nooxeooxiso я а з -тз и/Г, 736 /
для afroHoruiauuu камеры 3fH.7-iO.lU4. iSf о с тте н т-
(Схемы электрические принципиальные см. альбом4 7*
М-5-ЙП-Ц По чертежам

МИ-6-МИ-3

При Вяз АН

ШВ.Л2

S03-3-27.S9-Jn.U.CO
75й Г ~ Ш и т и к m

С п е ц и ф и к а ц и я  щ и т о б  
и  пяльтоб

стадии л ис т  Листов
У,контр.бабкина Р 4 2
Нач.отд. МОЛОТОВ ГИПРВАЬТОТРАНС

Ьоронгжокии ф и ш .Зя&г* бочаооВа
Шх1к. TOMQDUHQ

Konuaoiaj', Фоо/чот 42
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Обозначение Найме, ноба мае
4

приме
чание

Блок зажимов
6ИЧ-ЧП15-В1&УЗ-10 оч

НЯ 01
01 1-SM Переключатель

п т -л г -с о т я з л 01
Кнопка к е - онуз, иске

0$ 1-SBZ, 1-SB4 т к . черный, надпись, №ск 01
03 t-SBS, m i,t-JB 3 ,s8 i№ толк, черный,без надписи 0S
10 i-SBi 1-SS3 толк, красный .надпись, стоп* 02
11 i-s&e, f-SBi j-s s w толк красный, дез надписи 03
11 1-HL1, 1-HL2 Лрматуро одето си г -

мольная с лампой
К М  24-ВО и добавочным
резистором ле н тя е .
с з  меной линзой,
и - н о в 02

_  Лист
503-S-nS3-M U~2  2

Фл Лист Ж д О К У М JoW Лага

Кппиоо£ал-&лмТ сЬппипт Ли
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1 ! 4
Обозначение. Майме мода мае

4

Лримета-
мае

Документация

АЗ ММ-В Чертеж общего вида
А З А П .Ч - Ч Схема электрическая

с о е д и н е н и й

Й Ч m a ~ s Таблица перечня
надписей

---—
Сборочные единицы

М 01
Выключатель ЫНЬЯННШ

01 1+SF1 Ц ~ В № ,З р Ч 6 * 01
02 1-SP2 SF1 t k i № . 3 p = M 02

Реле РПЯ-1-М'ШВ, МГц
03 1 - К В РПЯ-1-0ёё10ЯМ O f
04 1-К1,1-KZ.1-KJ рлу-г-ошоузя 03
05 1-кн, 1- ks, 1-кб, к< р п я - г - о ш о я з л 04
06 1-КТ РелеВС-М-ЗЗ, LhZZOB, 50Гц 01

ПриёяЗАН

и не.
5Q3- 9-Z IB 3-  Й П .и -г

ЪоздухоподогреЛ грузодых автомобилей 
t  наземный Лап и ант/

Калориферные камеры
1-4S

Стадий Лист ЛисТОд
ш . шитик ш р I / 1k m rp.бабкина «ж!/
Наш а. Малахае Калориферная камера 

ulOt автоматизации Тйхничес- г ш т ь т QTPAHCЗаЛ. IP. бочароба
Попала Hut данные аппаоатоЛ оаронежакии филиал

Копиоавал-Ме л̂Р Формат РЧ
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ДВерь не показано
ог

I * размеры для справок
Z. По донном чертежу изготоВить один щит.
4  В крыше щита необходимо предусмотреть diet 

отВерстия диаметром Somm,
ti. В контуре табличен номера надписей по 

перечню надписей см. ЯП И-5.

М ш  шита 
Вид спереди

ПриёяЗАН

0Н8.Л£
505-Э-? 7X9-М  И-Л “ П

. . .
“ *1а й й г “  1
Калориферные камеры 

1-iS
endueЛистиистоа]run Шатин &  ,ш Р г пН. ШГР.бабкина ш к У

Наъотд. Малахай ЖПмУг ШОри фермой 'камера
U&r aifgHaru3au.ua. чертеж odtKtioivdo----------------

ГИ П Р О А Ь Т О Т Р А Н СbopQHtWCfcuu Филиалуши!т ЛШ'ИЖ Г 5 Д
К о п и р о В а л - ф о р м а т  J3
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JuHUfi сшибания ĵ A

I Схемы электрические принципиальные см- 
альбом /  ЙП-5-АЛ-7.

ЛриёяЗАН

инв.яз

run
шмтр.

Ufa.
UW&dL

Шитик
Панкина
Милахой
1HQPUHQ

Ш

s t o - s - m s - f м / м

iohduxonoдогреб грмоВых aBroMOffujrev 
________ !наземный Вариант/
Калориферные камеры 

/-/4"
камера

ч л  Схема
аоШтн<10_

СГаМ Лист М/стоВ
1

Г и Ш Ь Т р Т Р А Н С
Воронежский филиал

Копиоа$ал-Шнл& Формат ЙЗ
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1I Яоз.
o6o3HQ
ченае

Место
надписи Текст ш]

40 Ш 9,Табличка Клапан на обратном грубо-
l-S&iO про&оВе.: открыть-закрыть 04

Н Ы Н тоже ~гШ.Цепи управления 04
42 Ы Н // ~г 20В. Цепи регулирования 04
/3 SF4 // +ггоЗ. Цепи сигнализации 04

Лист Мядок&м. Подл. Лит

ъ $
£ S

503-9-ZT
JtUCT

чЛ*чл~ Ata.60%$*? chrif%Mf-l7- ifit

<\j

I

4

«

i
#03.OifoSHQ-

4ZHOZ
Micro

надписи Телег М м .

6 ьЫ V
p

4-HL4 Табличка Вентилятор .Нормальная работа
4-4412 Тоже Электронагреватели

Включены
4-SB4 Вентилятор

На ключе Местное - отключено-

4-JB4 Табличка
Сблокиробанное
Вентилятор

ш г ( о п р о б о в а н и е !

S H Гоже Опробование аВалиинои
сигнализации

G 4-SS3 Вентилятор
4-SBM
t-SBt Электронагреватели;
MBS Включить - отключить
SS2 Съем эВнпоВого

с и г н а л а

Ы Вб
MBS

Заслонка намятого Воздуха'.
о т к р ы т ь - з а к р ы т ь

04

04

(Н

04 L
При Вязан

Uh K.m s

КопироВал- Ыып£ц Формат ЙЧ
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<ъ

Ob 4-кг г -к т Put BC-40-a.U~ZZOb.Sorn ог
Блок зажимай
бЗгЧ-НПгК-В/ВИЗ- 40 08

И S i Oi
07 f-SAl Z-SAf Ркьшючатель

пкузчг-союгузл ог
Кнопка КЕ-он 93, иеп.г

01 4-S&Z ш и -ж ы в ь Толк, чернщ надписк№ска он
0$ (-SBS.{-SBZ,2-SB$2-SBi, 4-SB9 толк черный без надписи 08

Z-Sb9.SBB.3B4
10 1-m . i-s&2.z-sm -sii толк.тсныйнодгшск.стп 04
И i-jB6WWBm-s66&SB%-sno голк хросныи/ез подписи 00
1? hHU i-HLZZ-HLU-HLZ JpMorypo сВегасигиальная

cjQHnouKtflkso и до&айоч-
ным резистором
Jclzo<i9z с земной
линзой. и~ггов ОН
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1 fitter
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 г I 11 Обозначение Наименование 1

йринеча
ние

Аокументацир

ЙЗ АП. И -7 Чертеж общего Вида
& ЙП.Н- S Схема злектоическая

соединении
ЙН Аши-9 Таблица перечня

надписей

Сбооочные единицы ~ ~ “j

|

Н{ 01
1Выключатель

ВА4*-гб-4‘1-го ушн 1
01 4-Sfl 2-SF4 114208. Л  S 4.6А ог )
ог hSPZ. U-320S.Jp-4.0A 03

Рем а па-г. u-zto&soru
03 i-кз. г-кз pna-z-oBszoaiA ог
он / -лу . 4-кг i-Ktz-KWlz-Ki Рпа-г-овкчоазА 00
OSмч. ш т ш  i-KSt-w, иг pna-z-osiioaiA 07

Привязан

инб. л*

5оз-$-гг$э~мм-б
BOiSaxonodotptS грщо&ы* а&тамобилеи 
_____ /наемный Аазаонт!

ТШГ Щи гик
И.КОНГР. бадкина от Калориферные камеры 

- h i s ________
сгори* Ли ст ЛасгоВ

fa¥.0r& Налах об
'А гр. Бочарова

инжгк. Уамдрина

мера
и̂УаКтдмагйзации. Техничес -  кие, данные аппаратов_ _ _ _

ГИПРО АЬ Тд ТРАН С
воронежский филиал

КппиьоЙал*. Формат М
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M

Z Вид спереди 
М&£рь не показана

i* Размеры длл спраВок.
2. По данному чертежу изготоВигь один щит.
3, 6 нрыще щита необходимо предусмотреть три 

отверстия диаметром Во мм.
k Ь контуре табличек номера надписей по 

перечню надписей см,ММ~$.

ДВерь щита 
Вид спереди

ПриёяЗАН

инК.не

S0i-9-Zl$9-M H-7
Воздухоподогьеё грузовых автомобилей{наземный Samтаит/
Калориферные камеры 1-15

craduJUlucr Листов
ТИП Шитик <$m р I - 1ШдШБабкиноW jk!1

f$f*ePq
Ш / Ш ^ г Ф ^ -а а

ГИПРОЛЬТОТРАНСВоронежский финишШ .Ц.ШЖ.Тк.Бочаров*
Тамарина

Но пи p i аз формат /13
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1. Схемы электрические принци/тиамнь/е см. ajb So Mi 
M -S -M -l .

Привязан

Ш&лг

run

инжЛк.

Шитик
Бабкина
Малахов
Бочарова
Тамарина

Ж щ

s o 3 -3 -m s -Jiw -&
Вадухо подогрев грузовых автомобилей 

_ _ _ _ _ _ _ _ (Наземный Вариант!_ _ _ _ _
Калориферные камеры 

1-15

стадии Лист ИисгоЗ

ШРОАЬТОТРАНС
воронежский филиал

Копцроёал-$&ф формат ЙЗ
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ПриёЯЗАН

а не. л  г Ш ЛистИШ кт ПодписьЦата
S03-S- 2 Ш -  ШИ-9
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г
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10 г-звз Табличка Вентилятор а/°2 01
ẐSbH

н / - Л 7 Гоже Электрона tpeiamu/hi--
MS6 Включить -отключить 01

/ 2 г-зы // Электронагреватели л/°1:
г-sis Включить- отключить 01

/3 i-sas п Заслонка наружногоВоздуха̂ 1
MBQ открыть-закрыть 01

1Н SB3 II Опробование аВариинои
сигнализации 01
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1$ MSB и Клапан на обратном трубопро-
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