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Состав проекта:

Альбом I - Пояснительная записка. Чертежи

Альбом Q Конструкторская документация

Альбом Ш - Спецификации оборудования

Альбом 1У - Сметы. Ведомости потребности в материалах
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Марка Наименование Стр.

ПЗ Пояснительная записка 4

TX Общие данные (начало) 10

TX Общие данные (окончание) I I

TX План вводов инженерных сетей 12

TX План на отм.0,000,Вид I - I . Выносные элементы 1,П 13

TX Разрезы 2 -2 ,4 -4 ...6 -6 .Виц 3-3,Выносной элемент Ш 14

TX Разрез 7-7.Вид 8-8.Выносные элементы 1У,У 15

TX Вид 9-9.Сечение 10-10.Выносные элементы У1,УП. 16

TX Схема гидравлическая принципиальная 17

TX.CO Спецификация оборудования 18

ATX Общие данные 22

ATX Схема автоматизации 23

ATX Электроотопление.Вентиляторы градирни.Схема электри
ческая принципиальная 24

ATX Насосы.Схема электрическая принципиальная 25

ATX Электроотопление.Схема соединений внешних проводок 26

ATX Вентиляторы градирни.Схема соединений внешних 
проводок 27

ATX Насосы.Схема соединений внешних проводок 28

ATX План расположения на отм.0,000 29

ЭМ Общие данные.План на отм.0,000; 0,150 30

ЭМ Схема электрическая принципиальная 31

KM Общие данные (начало') 32

KM Общие данные (продолжение^ 33

KM Общие данные (окончание) 34
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Марка Наименование Стр

КМ Схема расположения лестниц,площадок,ограждений, 
балок стоек.Вид 1-1,2-2 35

КМ Ведомость элементов 36

КМ Узел 1,2.Сечение I-I 37

КМ Узел 3,4.Сечение I-I 38

км Оголовок 0М1.Сечение 1-1,2-2. 39

АС Общие данные (начало) 40

АСё Общие данные (окончание) 41

АС План на отм.0,000.Разрез I-I.Фасад I...4 42

АС Схема расположения блоков.ФВип I-I 43

АС Схема расположения свай,оголовков,фундаментов 
ФМ1,ФМ2.Сечени е I-I 44

АС Узел 1,2.Сечение I-I 45

АС Узел 3,4,5 46

ОВ Общие данные.План на отм.0,000 47
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I. о б щ а я ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основание для разработки

Типовой проект разработан на основании плана типового проек

тирования на 1967г (Постановление Госстроя СССР от 20 ноября 

1936г, 9 27), я Перечня. • «согласованного Госстроем СССР от 

I6.03.87r, * 6/5-1166.

Типовой проект разработан взамен т .п .701-4-96

Назначение и область применения

Холодильник распределительный емкость» 25т в комплектно-блоч

ном исполнении предназначен для длительного хранения предвари

тельно замороженных мяса, пшика, жира-сырца, рыбы и других 

продуктов, допускающих замораживание и хранение при темпера

туре до минус 18°С.

Холодильник не является автономно функционирующим объектов, 

а входит в состав продовольственной базы, располагающей всеми 

инженерными коммуникациями, системой пожароохранной сигнали

зации и охраны, а также бытовыми помещениями для персонала.

Область применения - I и П климатические районы СССР.

Ограждающие и несущие конструкции рассчитаны на темпера

туру наружного воздуха до минус 50°С, вес снегового покрова 

до 2,0 кПА (200 хгс/м2), скоростной напор ветра до 0,55 кПА

Типовой проект разработан в соответствии 

с действующими нормами и правилами

£

1
Гл •инженер проекта . И. Д Л  ысаков

• »

г *

(55 кгс/м2).

Холодильник состоит из боксов заводского изготовления с установ

ленными в них приборами отопления и электроснабжения. Проект предусмат

ривает 4 исполнения в зависимости от расчетной температуры наружного 

воздуха (табл.1)

Таблица I

Таблица исполнений

Обозна Испол Расчетная темпера Исполнение марок
чение нение тура наружного 

воздуха. С АС ЭМ ____ ов

I37E 01 -50 01
01 01

02 -40 -02

03 -30 -03 02 02

04 -20 -04 03 03

Обозначение и исполнение, указанные в альбоме 1 соответствуют 

принятым в конструкторской документации - Альбом II.

МММ
Л р м м м м

-------------------------------------------------1

| Им*. N9 !

тл лз
-м м »

—

Холодильник распредели
тельный емкостью 2 5т

ТлТЕшТ- Tjk'/sJ'/'fM Г*мети1 ъщ
Пояснительная записка НИЛИКбС

К м м р о м »  « е р шт А }
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Техническая характеристика

2слоеная емкость холодильника»т«................ 25

/одичестьо холодильник маюин.шт. ........... ........ »., в. 0 „I

Тип холодильной машины....................... ....... MKBI8-2-4

Хододопроиэводитедькость машины по воздухо

охладителю на номинальном режиме ,кВг (&&S) ........ Х3,6 (Н700)

Холодильк*,:?. агент...................*................. Г0СТ8502-73

Расчетное суточное поступление грузов на

холодильник ,т.................................... .......... 2

голичество холодильных камер,шт........................... .

Грузовая высота камеры................. .................... Х,6

Температура а камере ,°С............................ минус 18

Степень огнестойкости здания по СНиЛ-2,01.02-85...........Ша

категория производства по .................................д

Помещение по ПУЗ................................... .нормальное

Геб»» j a r m  л  размеры беге©в ^4

л я и т .....................................................12,305

«крина....................................................3,256

высота................................................... 2,997

Таблица .2

Технико-экономические показатели

Показатели
Величина

до коррех- 
титовки

после коррек-
ТИТОВКИ

Температура в камере,°С минус 12 минус 18
Объем строительный,м3 298,20 334,60
То же, на расчетный показатель, мэ 11,93 13,38
Площадь застройки, м2 112,30 141,50
То же, общая 101,40 101,00
Сметная стоимость общая, тыс.руб 

в ток числе:

66,44 45,52

строительно-монтажные работы 62,91 43,57
оборудование

Стоимость строительно-монтажных

3,53 5,95

работ на I м2 общей площади*руб 620 431
То же, на 1 мэ строительного объема,руб 211 130
Расход столи,т 17,8 19,23
Расход цемента, т - 2,32
Построечные трудовые затраты, чел.дн 88,8 224
То же, на I мэ строительного объема 0,30 0,67
м на расчетный показатель 

Сталь, приведенная к классу A-I

3,56 8,96

и С38/23,т 19,6 24,26
Цемент, приведенный к Ы400,т 1.5 2.48

| тп 173 at2
Формат АЗ



Продолжение табл.2

Величина
Показатели до КОрреК- 

ТИПОВКИ
после коррек
тивов™

Расход тепла на отопление 

и вентиляцию, квт 12,0
Потребная электрическая 

мощность, квт И ,7 29,77
Стоимость общая на расчетный 

показатель 2658 1981

Расчетный показатель - 1т условной емкости 

Расчетных показателей - 25

Показатели проекта до корректировки приведены к ценам 

1984г. Показатели приведены для условий строительства при 

расчетной температуре наружного воздуха минус 50°С.

Заложенные в проекте строительные решения позволяет 

вести строительно-монтажные работы одним из прогрессивных 

методов организации строительства-компдектно-блочньм методом, 

входящим в Перечень прогрессивных видов строительно-монтаж

ных работ Госстроя СССР.

Оборудование, применяемое в проекте, соответствует 

новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и 

техники и выпускается серийно специализированными заводами*

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Р Ш Н И Я

Выбор холодильной машины осуществлен на основании 

калорического расчета максимального расхода холода для 

поддержания температуры в камере хранения продуктов минус 

13°С при температуре наружного воздуха плюс 33,б°С (табл.З)

Таблица 3

Таблица расхода холода

Наименование расходов Расход холода

кЗт ккел/час

Теплоприток через ограждающие

конструкции 4,69 ЮЗО

Домораживание продуктов 1,22 1050

Эксплуатационные потери 3,22 2770

Итого 9,13 7850

Потери в сети 1% 0,64 550

Всего 9,77 6400

С учетом 22 часовой работы 

компрессора 10,65 9160

Потребный расход холода обеспечивается холодильной машиной 

М Ш  8-2-4 с водяным охлаждением конденсатора и воздухоохладителем 

с вентиляторами. Машина оборудована'устройством для автоматической 

оттайки. Машина выполнена ввиде единого блока, рабочий процесс 

полностью автоматизирован.

Фермат АЗ
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Технологическая принципиальная схема холодильника 

приведена в марке ТХ, лист 4.

Охлаждение холодильной малины IIX осуществляется с 

помощью градирни ГР1 • Иэ малины MX нагретая вода подается в 

градирню ГР1. Охлажденная вода иэ градирни ГР1 поступает в 

бак Б1, откуда насосом Н1 подается в малицу MX и охлаждает 

компрессор* При выходе иэ строя насоса HI, включается резерв

ная ветвь охлаждения малины (насос Н2 и градирня ГР2).

Холодильная малина устанавливается на строительной 

площадке после монтажа блоков в здание* Градирни ГР1 и 

ГР2 устанавливаются на площадке рядом с блоком машинного 

отделения. Бак Б1 и насосы Ш  и Н2 со всей обвязывающей 

арматурой устанавливаются в блоке на эаводе-изготовителе. 

Присоединение малины MX к трубопроводам В4 и B5.I и гра

дирен ГР1 и ГР2 к трубопроводам В5.2 и Т96.2 осуществляет

ся на строительной площадке* Градирни работают в летний 

и переходный период, на зимнее время отключаются.

Автоматизация и КИП

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации: 

местное и дистанционное управление приводами; 

вэаикореэервирование насосов по давлению в коллекторе; 

автоматическое включение и отключение вентиляторов 

градирен и отопления по температуре воды и воздуха соот

ветственно;

исполнительную сигнализацию; 

спаренное включение насосов с вентилями подаем 

воды на охлаждение;

местный контроль давления после насосов.

Пуско-защитная аппаратура установлена в ящиках управления Я514Х 

нормализованной серии, учтенных в электротехнической чг(сти проекта.

Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения электроприемники 

относятся к потребителю третьей категории. Проектом предусмотрено 

возможность питания холодильника от двух источников питания по 

двум кабельным линиям. Напряжение 300/2203. Ввод кабелей основание, 

основание снизу,

Элсхтроприемниками холодильника являются асинхронные электро

двигатели с короткозамкнутым роторсм холодильной установки, насосной 

станции и градирен, электрические печи, щит управления и электро

освещение. Мощность наибольшего установленного электродвигателя с 

к.э.ротором - II кВт.

Установленная мощность, кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

Для распределения электроэнергии, управления электроприводами 

предусмотрены шкафы распределительные серии Ш Р П ,  ящики управленил- 

Я5141. Управление электродвигателями холодильной машины осуществляет

ся со щита управления, поставляемого комплектно с технологическим 

оборудованием.

Ввод И Bbo Î V2 Аварийный
рений

17#27 15,59 32,86

12,1 10,9 23

21,0 17,0 38

(фиаяден

Им*»*

тп пзa t

Формат А З
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Силовые распределительные сети выполнены проводом АПВ 

в стальных трубах и кабелем АВВГ прокладываемых открыто с креплением 

скобами.

Проектом предусматривается рабочее и ремонтное освещение. 

Напряжение сети рабочего освещения 2203» ремонтного -123. Для 

освещения помещений приняты светильники НЛП 03-100. Для ремонт

ного освещения в машинном отделении используется ящик ЯГП-0,25 

с понижающим трансформатором 220/123; Количество светоточек-24шт, 

освещенность в холодильной камере 20лк, в машинном отделении - 

50лк, в приемной продуктов -50лк.

Установленная мощность освещения-194 кВт. Сеть рабочего 

освещения выполняется кабелем АВВГ открыто с креплением скобами.

Заземлению подлежат все металлические части электрообору

дования, нормально не находящиеся под напряжением. Для заземле

ния используются нулевые провода сети, трубы электропроводок 

и металлоконструкции блок-бокса.

При установке на площадке блок-бокс заземлить, обеспечив 

металлическую связь с глухозаземленной нейтральюсйсточника 

питания,

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание холодильника с внутренними размерами в плане 

9x12м и с высотой до низа несущих конструкций 2,4м состоит 

из Зх боксов состыкованных "длинной" стороной. Боксы заводско

го изготовления, из унифицированных элементов строительных 

конструкций серии 672, состоят из металлического основания, 

утепленного теплоизоляционными плитами, каркаса из профилей 

квадратного сечения и ограждения из стальных трехслойных 

панелей с утеплителем пенопласт ФРП-1 ( %  «80 кгс/м3 ).

С целью уменьшения теплопритоков через ограждающие конструкции 

внутри помещения выполнена дополнительная изоляция.

Холодильник устанавливается на площадке на свайный фундамент.

Расстояние от уровня земли до уровня пола выбрано с учетом 

погрузки и выгрузки непосредственно с борта а/машикы.

Освещение искусственное.

Эвакуация осуществляется через наружные двери,металлические 

лестницы с уклоном 45° • Для установки градирен выполнены металлические 

площадки.

Отопление и вентиляция

Расчетные наружные температуры приняты:

- минус 50°С,

- минус 40°С,

-минус 30°С,

- минус 20°С.

Отопление машинного отделения осуществляется электронагреватель

ными печами типа ПЭГ-4. Температура внутри помещения поддерживается 

автоматически 5+10°С.

При ремонтных работах температура повышается до 16°С.

Вентиляция естественная. Вытяжка из верхней зоны через дефлектор, 

приток неорганизованный.

fyueftXM

ипе е*

тп лзleal
5
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4. П Р В Д Ю Ш И Я  DO ПРОИЗаОДгТйУ РАБОТ

На свайныв фундаменты устанавливается боксы к кропятся 

к оголовкам свай електродуговой ручной своркой. Устанавливает' 

ся добормыо стыковочные алементы.

Поело монтажа а д а ю т  устанавливается холодильная малина 

а вшолмяется оо обвязка. На площадке устанавливается градир- 

ин, Оборудование подсоединяется к инженерный сет» площадки.

Монгол боксов к технологического оборудования ведется 

с помощью самоходных кранов.

Все строительно-монтажные работы выполнить в полном 

соответствии с правилами по технике безопасности,

5, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Монтах» испытаюю, наладка и эксплуатация холодильного 

оборудования долины производиться в соответствии с требования

ми еаводеккх инструкций и "Правилами техники безопасности 

на фреоновых холодильных установках".

Планов» осыотры к ревизии холодильной машины должны 

промвводитьси в соответствии с рекомендациями завода- 

ив готовите ли и аксплуатациопоми условиями.

Применяемый хладоагент - Р22 - относится к группе I» 

т,е. нетоксичен и «взрывоопасен.

Персонал, работающий на холодильника, должен пройти 

инструктаж по технике безопасности и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь при отравлениях фреоном и попадании его 

ме кощу.

б. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЙ) ПРОЕКТА

Холодильник входит в состав продовольственной балы, поэтому 

бытовые помещения и контора при нем не предусматривается.

При привязке проекта следует выбрать неполивные холодильника л 

зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в соответствии 

с таблЛ

Б зависимости от исполнении набор боксов необходимо выбирать 

по спецификации к схеме расположения на листе ТП. АС лист 4

Альбом П - Конструкторская документация - выдается организация - 

изготовителе блочно-комплектных устройств (БКУ), но при необходимости 

может быть выдан организации привязывающей проект по ее просьбе. 

Внесение изменений в конструкторскую документацию допускается 

по согласование с организацией-раэработчиком типового проекта.

fyUMSOM

1 Иная* IТП пз
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ВеОомостль основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

т п тх Технология производства
т п АТХ Автоматизация технологии производства
ТП эм Силовое электрооборудование
т п КМ Конструкции металлические
ТП АС "f 1 1 I

ТП ~ ОВ Отопление и вентиляция

В е с о м о с т ь  р а б о ч и х  чертежей о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  т х

Лист Наименование Примечание |

1 Обилие данные ( начало)

1 Обилие данные ( Окончание)

3 План вводов инженерных сетей
4 План на атп. 0,000. Вид 1-1. Выносные

элементы X , I ■
5 Разрезы 2” 2 t4 -4  ... 6- 6 . Вид 3-3 .

Выносной элемент м
6 Разрез 7 -7 . Впд 8 -8 . Выносные элементы »У, У
7 Вид 9- 9. Сечение 10- ю . Выносные элементы v % у$

5 Схема гидравлическая приниртталъная

Типовой проект разработан я соответствии с деп- 

ЛУ стецркяцияш коржам*» и право лажа

Пшвньш инженер проекта мд.Лноатов

iVj__________________________________Л _________ -

10

Весомость ссылочных и прилагаемых Оокументоо

Иней*1

Г И л
Начато
Й.контр.
Глспед 
Дав сект

Т П

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документны

МКВ 1 8 - 2 -  4 Р Э Машина холодильная мквш -2-4

Руководство по эксплуатации

ТУ 44-3  - 3 2 -  71 Градирня интенсивная пленочная

вентиляционная с ицелевои

насадкой типа ГПВ

Паспорт и руководство

Прилагаемые документы

137 Е -  И М Инструкция по изготовлении) и

монтажу

ТП -  ТХ.СО Спецшрикация оборудования

Т П -  ТХ.ВМ Ведомость потребности в мате-
риалах

Привязан.

т х

Лысакоо
Яковлев

wteawj.
Панова
Раманов
Шумаева

ВеО.инж. Ходыреве

гг//г

•£ Холодильник распределитель] 
£ ёмкостью 25т

,къш

Обилие данные 
( ‘Начало)

Zmatm* Ласт Лптощ

1 в

Копировал формат АЗ
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Э к с п л и к а ц и я  т п р у б о п р о в о З о о

Otoww Мааяекооанае Айрес Кол Ду.кие трубопроводов мм

В4 Воды подакяции Из бака в машину
холодильную 1 25

В 5.1 воды обратный Из машины холодильной 1 25
В5.2 Воды обратный в градирню 2 40
Т9М воды сливной Из градирни в бак 2 32

Sr

I
Таблица сварпых швов

т Условное
шва обозначение шва

1 ГОСТ 14771 - 7 6 - Н 1  * fcw2

2 ГОСТ 14 771* 76 -Т1 ~  Ь. 4

3 ГОСТ 14771* 7 6 -  Н 1- Ь. 4

4 ГОСТ 16 03 7 -  8 0 -  С2

3 ГОСТ 14 771 - 76  ” Т 1 -  Иь 2

1 *  Размерь» для справок

2  Монтаж, испытания и теплоизоляцию технологического оборудования 

а трубопроводов произвести согласно требованиям „Инструкции по изготов

лению и монтажу* 157 £ -  ММ.

з. Номера поз. на листах марки ТХ соответствуют номерам поз. в сле- 

цхнргикациях оборудования марки Т X

1 %

Й

Привязан

Ине. X*

Ги Т Г
Нач.отО
П.КОНПГО
Глспец.

Л ы с а к о е

Яковлев
Панова
Романов

Зав, сект Щука ев а

z  т п Т Х

Холодильникк распределителе
'МКОС7ПЬЮ25Т

.кио

Обшив данш*е 
(Окончание)

Спадш Лает Листов

РП

НИПИКБС,

Копировал А « « « « г  4> формат ДЗ
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План ввоОоб в ходоОилънике

1

1 2

Экспликация веоОов инженерных сетей

Пго. Наименование ввода Сечение
ввода,мм

Вмсогттная
отпметпкп,

м

1 Силовой хабелъ 050 0,000

2 Силовой кабель 50 * 250 0,000

Г  т п  т х

П р а в я з е к
Г И Л Л ы  с а к о в АШ.\ Х м о д и л ь х и я  р о г я р е д е я ы т е я ы ш »  

емкостью 23 т
Л а о я  Л о т т о в

Н а ч  о т д Я к о в л е в JWy
Н.коктпр. П а н о в а **п

П л а н  о в о д о в  
и н ж е н е р н ы х  o c m e a Ш И ШГ л .с п е ц . Ремонт r . J /

И н в . ж ч З а в ге ю » ^ lUfifKacea ш ч

Котахрааал /„ 4 Фермам ц
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3 V

V

1 Vс
е:
8г*V»
«а

S

С е ч е н и е  Ю-Ю

л и с т  4-

Т П  T X

Проалэац Холодильник расгерсдеяатгкльныа 
емкостью 23 г

Стадия лист Ластов
ТТГп ЛЫСОКОв мп 7нач атд Яковлев JUS,
H.nowmpJ Панова Л ISufl Вид 9-3. Сечение КИО 

Выносные влежентпи VI,91 Н И П И К б СГл. спец Романов
Их*, жг Зав. сект, Шукаева <*a*L v.tn

Копировал Формат АЗ
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Экспликация оборуОовакия

Гкв. обгона 
некие

Наименование Как. Примечание

Б1 Бак V« 1 1 НИПИХ6С

ВН1, 0Н6 Вентиль валорный жусртовый Т5ч ?8р2

Д у  15 Ру 1,6 ГОСТ 57 6» " 7 4 2
ВН2.8НЗ Вектпиль запорный мусртовый 15 ч 18 р 2

Д у 32 Ру 1.6 ГОСТ 5 7 6 1 -7 4 2

ВН4, ВИЗ Вентиль заторный жусртовъго Т3ч»8 p i

Д у 40 Р Ц 6  ГОСТ 5 7 6 1 -7 4 2

8Д1, ВД2 В е н т и л ь  мембранный с электромагнитным
приводом 15 кч 8 8 8 р С8М Т У  2 6 -0 7 " 0 3 2 -7 6 2

ГР1, ГР2 Градирня ГП В - 20 М 2 ХОрьковский меха*

кическт* завов

KOI, К02 К лапан обратный подъёмный мусртовый
16 кч 11 р (С34 !00б) Д у 32 Ру ^6

ГО С Т 118 2 3 -  74 2
MX М аш и на х о ло ди ль н а я  м к в  1 8 -2 -4 1 П О , Мелитополь-

холод н а ш ”

H I, К2 Агрегат насосный к в /ie У 2 Q -6  й»*/час. п о ,  Арагэптж ат*

н* 18 м cm. ж и дк  с электродвигателем г Ереван
4 А 80 А 2 N * 1,5 к В т  п *  2900 otf./мин. 2

В4 -  т рубопровод вода подаклцип в жашину ходобильную 
85.1, В5.2 -  трубопровод воды обратный из пашины холодильной в градирню. 
Т96.1 -  трубопровод воды сливной в инвентарную ёткостъ.
Г96.2 - трубопровод воды славной из граащпт в бак.

Т96.3 -  трубопровод воды славной из бака на рельсер Т П  т х

Провязан Холодильник распределительный 
ежяоспто 25 т

Ставая Лист Ластов
ГИЛ Лысаков " 7Щ РП 8Нт.отд. Яковлев i S r tr.rtt,
Н. контр Панова и///* Схема гидравлическая 

принципиальная НИПИКБСГл.спец. Романов 7?Л(?
Инв. *■* Зав. сект щукасва x&L 7JU7

Копировал /Calm»*** формат АЗ
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Ненмеиомние и техническая (фмтяриетмм обору домин я и материмое. 

Звеод-мзготовитвле {дм импортного оборудования- строив, фирме;

Тип, мерке 
оборудования. 

Обозначен*» до
кументе и номер
опросного кисте

Единице
измерение Код » м м  -  

изготее**- 

voe*

Код

оборудование.

мегариаае

Цене

оборудо
вали  ̂

тс. руб.

Кот-

теет-

ео

Мессе 
единицы 
•ворГДо- 
Мнне, |

!

Не- I
име*
иоее-
иие

Код

ЕЭ 1 2 3 4 5 * 7 • f 10

I .  ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ,

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

т▲ Машина холодильная MKBI6-2-4 ШТ 796 I 1000

*
*

$

V
£
Иas с 
0> о 
Ру С
JS
оа
осS
Е-*

2 Градирня____________________________________________________________ _ J ГПВ-20М шт 796 2 232

3 Весы товарные передвижные "платформенные" ШТ 796 I 315

2
®
1
1
Я<&

D___Т «..rryMrUAtl II. Лггмл». ____ ___ ~ ПриееаеиА ООДСМ Л OOUlV/Wl̂ n ПО V̂ TIWM ymWTP

А
С

S $ > Ии» м:

тп тх .со

Холодильник распредели- 
тельный емкостью 25т

Стеенк Лист ‘U тасstОс
*1Z
«*Г

V
%

гил Лька гея РП I 4
l

Чач.ото Яковлев чтН.конптр, Гюпопс Ч» г? 
./,/Г,1 
OSrtX

Спецификация оборудования НИПИКБСГЛ-СПСЦ Рока нов 
L UfjKOttC и+Ч*

■йсгmm АЗ
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H m i i i i i o i i i h  т  n i w x t K u i  яареятермстжса обор уд смени* и материалов,

З о ц  мага то* игра» (для импортного оборудования -  страна, фирма)
I

Тип, марка
aXaou дладмна

Единиц*
измерения

Код эееода -  

иэготоеи- 

тал*

Код

оборудование,

материала

Цема
единицы 

оборудо- 

евмив, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо

вания»

иг

1пИ1|<у ДМРДпН Р»

Обоэиачение до* 

кумамта и иомар 

опросного листа

Ня- 
имя- 
иояя» 
мня

.

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ.

ПХТАНЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Изделия
7 Подставка I37E-02.0I0 шт 796 2 100

НИПИКБС

8 Рама I37E-02.020 шт 796 I 116

НИПИКБС

9 Отвод I37E-02.030 шт 796 2 1.5
НИПИКБС

10 Скоба I37E-02.00I шт 796 8 0,06

НИПИКБС

11 Опора 137Е-Ог-02ЛОЛОНИ шт 796 2 0.2
НИПИКБС

12 Опора 1371-02-02.00.001-04 шт 796 2 0,23

НИПИКБС

13 Пластина ТК2.00.131 шт 796 8 0,05
СивНУШИгазстро?

Детали трубопроводов

Н CD Контргайка 25 ГХТ8968-75 шт 796 I 0,053

19 Контргайка 32 ГХТ8968-75 шт 796 2 0,064

20 Муфта 25 ГХТ8966-75 шт 796 I 0,163

Прняяааи

Ии*. N? тп тх.со
Лист

2

Формат АЗ
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Пвэн-

ция

Hw m m o m m m* м техническая характеристика оборудования и материалов, 

Заеод-мэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудоааиия. 

Обозначение до- 

кумоита и номер 
опросного листа

Един*
МЭМФр<

Н*-
ИМФ-
но«*»
нив

«ца
•имя

Код

Код м*од« -

мзгото***

тол*

Код

оборудоооииа,

материала

Цои*
•дмммцы 
оборудо- 

ммм* # 
тыс. руб.

Коли*

чест-

яо

Масса
единицы
Оборудо
вания,

иг

Э
1 2 3 4 5 7 В 9 10

21 Муфта 32 ГХТ8966-75 шт 796 2 0 ,2 2

23 Прокладка A-40-I6 ГХТ15180-70 шт 796 2 0,017

Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 

w
f-

 
fs

/.
f&

S
f Крепежные изделия

26 Болт М12-6  ̂ х 50.46.019 Г0СТ7798-70 шт 796 16 0 ,0 6 2

27 Болт Щб-6^ х 60.46.019 jГХТ7798-70 шт 796 4 0 ,1 3

28 Винт 5x30.04.019 ГХТЮ621-80 шт 796 20 0,005

29 Гайка М8-6Й,4.019 ГХТ5915-70 шт 796 16 0 ,0 0 5

30 Гайка MI2-6H.4.019 ГХТ5915-70 о т 796 16 0,015

31 Гайка MI6-6H.4.019 ГХТ5915-70 шт, , 796 4 0 .0 3 3

33 Гп п я п и  г  защ итны м  цинковым покрытием К1т8х32 ........ ГХТ4028-63 к г 116 0,1
34 Гвозди К3х70 ГХТ4028-63 кг 116 0,8

piZ

zz
i
£ -4r

37 Шайба 12.02.019 __________ ГХТП371-78 ШТ 796 8 0,01
38 Шайба 16.65Г 02 9 ГХТ6402-70 ШТ 796 4 0,008

«
9et
X

j
X

§

! 39 Шайба 16.02.019 ГХТЮ906-78 шт 796 4 0,03

' 41 Хомут 36-ВСтЗсп~Ц9.хт) ГХТ24137-801 ШТ 796 4 0,06
h

Привязан
*

8
1 *

]
Лит

1
т п  т х . с о 3^  . .. ............_ ....... Ина Ыв !

A ]

Uvftn «  1710*
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НМн«ИОМ1»0 M Т-ТИИМОСКВВ *арв«тористико о6оруде-4«м* и материалов. 

Э*оод-м»гото»мт*л* (дд* импортного оборудование - стром*, фирм*)

Тип, марка Единице
измерения Код завода - 

изготоо н- 

тол»

Код
оборудование,

материала

Цама
единицы 
оборудо- 
воима,

тыс. руб

Коли-

мест-

•О

Массо
одмммцы
оборудо
вания,

W

wwvjj J диавнп я,
Обозначен** до
кументе м номер 
опросного листе

и*- 1име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 * to

Материалы

44 Труба 25x3,2 СтЗсп Г0СТ3262-75 М 006 7,5 17,9
45 Труба 32x3,2 СтЗсп ГХТ 3262-75 м 006 1,2 3,7

40 Труба 40x3,5 СтЗсп Г0С73262-75 V 006 1-0 3.84
47 Уголок 50x50x5-Б ГХТ 8509-86 м 006 0,55 2,Т

ЗСтЗсп5-1 ГХТ 535-79

48 Б-ПН-0-0.7 ГХТ19904-74 м2 055 х.з 7,4
^  0Н-КР-П ГХТ 14918-80

49 Пленка полиэтиленовая СКс. полотно 0,1x1700. м2 055 1.3 0.2

первый сорт, пищевая ГХТ 10354-82
50 Наличник, тип I В*74ш< ГОСТ 8242-75 - 006 9,0 4,5
51 Доска -2ХВ.-22- ГХТ 8486-86 м3 ИЗ 0,02 10,2
52 Брусок-2-сосна-80х138-ГХТ 8486-86 м3 ИЗ 0.03 15.3
53 Плиты теплоизоляционные П-125 ГХТ9573-82 м3 ИЗ 0,18 24,6
54 Прокладка "Бутален" ^30 ТУ 550.2.132-82 м 006 6,8 15,3

55 Прокладка "Бугелен" i  50 ТУ550.2.132-82 м 006 7,8 24,6
56 Шнур асбестовый ШАП-01 ГХТ 1779-83 м3 ИЗ 0,03J
57 Фольгоизол ФГ ГХТ20429-84 м2 055 2.6

 ̂ 58 Проволока 6 2мм ГХТ 17305-71 м 006 18

к

* R

Привязан

Им» N9 тп тх.со

Ф о р м а т  А З
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Ведомость -р а б о чи х ч ер т еж ей  осн о вн ого  комплекта м а р т АТХ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Схема автоматизации
3 Электроотопление. Вентиляторы градирни.

Схема электрическая принципиальная.

4 Насосы.

Схема электрическая принципиальная.

5 длектпроотаплени е -
Схема соединений внешних проводок.

6 Вентиляторы градирни.
Схема соединений внечтих проводок.

7 Насосы-
Схема соединений внешних проводок.

8 План расположения на отх. 0,000

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Отборное устройство, первичный измерительный прибор 
ш щ  датчик, встраиваемый в технологическое оборудо
вание или трубопровод

В

>

Прибор, регулятор ,исполнительный механизм, 
электроаппаратура и другое оборудование, устанав
ливаемое вне щитов

Т и п о в о й  п р о е к т  разработан о соотвстп- 
С7ТШ1Ш С действующими портами и -правилами

Главный инженер проекта И.Д.Лысаков

2Z

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докцменты

ТМ4- 150- 75 Термометр сопротивления, термо-
метр электрический.

Установка на трубопроводе

Д 14 -  38 мм
ТМ4- 41 - 73 Датчик температуры ДТП б .

Установка на стене.
ТК4- 3137- 70 Манометры в корпусе диаметром

до 250 мм с радиальным штуцером

М 20* 1.5. Установка на трубопро-
воде Ру до 16 к г е /см 1 , Тв во 70*С

ТК4- 3144- 70 Отборное устройство 16*70

Прилагаемые документы

АТХ. СО. Слеци<рикация оборудования

Привязан:

И Н в -JTS

Т П  А Т Х

' ЖГ И Л Лыссчию
НОЧ O7TJ0 Красцлин &

1
1

Спади* Лист | Л а т а в  1
Н .к а х т р П а н о в а

yLu/ Ш и и Л ^ Н и К  Ш и Ш ^ С Л и Щ О П м и Ш
емкостпькг 22  т Р П 1 1 8Гл-слец Гацковскии

Гл т е ц Н о  т а н ц е в

Общие данные Н И Л И К б СC n t u w * . берсснева'И н ж. басков

Копировал К  ----- f фартит А 3
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*
*
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$
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Я
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220 В

Местное

Автома
отческое

Общие
цепа

Местное

Автома
тическое

| гк
Диаграммы работы контактов
SK1 SK2

Е Э  - Контакт за т к н у т

Поз.
обознач.

---------------------------------------------------------------------,

Наименование Кол Примечание

А1-АЗ Я щ ик управления Я5141 3

SK2 Устройство терморегупирующее 1 поз 1

дилатометрическое электрическое

ТУДЭ -  2 - 4  П1 В 2 - 3

ТУ 25 - 02 - 26Ю7А - 78

SK1 Датчик температуры камерный 1 поз 2

биметаллические ДТКБ  44

ТУ 25 - 02 8 6 8 - 75

Контакт
SK2

ТемператураС
12° 20°
I 1 1

° и г

1 1 1 
1________ 1____-____1

_______________________1

Контакта
5К1

Темпера тура ,°С 
0 18 ,

П-е°
I |
tet';.:"-.. ,-я

Привязан:

Инв.т

Т П A T X

гип Лыса ков
Ноч.отй Крас^лин $гН ~- ХалоОаляих распределительный

емкостью 23 г

СтаОил Ласт Листов
Н.контр Панова

во 3Га.спец. Гсцкозекпй to m
Гл. спея Матаж?(в \.и\"С Злсктроотопление Вентилятор* 

tpaoupHu.Схема злгктричеекоя 
принципиальная Н И П Ш СCm цхж Бед^мгва Ж ?

ГИцж. Басков 'Adiai

Гипюровая _______ ФО^ЯЛЖ i J
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Подача 
воды ха 

охлаждение

3
Xа
и
о
иа
X

и
3
Xа>*:
®ав.с:т

N

Лстожатпи-
ческое

Местное

О б и л и е
цепи

А в т п о м а т т т о -
чепсое

Местное

Подача 
воды на 

охлаждение

25

Диаграмма работы контактов SP1

Коктахтп
5Р1

Давление в кгс/смг 

0 ДО

— W L i b b c i ^ i i d

Контакт заткнут

Поз.
обознач. Наименование Кап Примечание

А4.А5 Ягцик управления Я 5141 2
SP1 Датчик-реле давления 1 паз. 3

ДД-1,6-11 ТУ 25- 02-161384 -  78
V], V2 Ьентилъ CBM 068 р 2 ем .част ь ТХ

Провяжи

ЙН8.1Г!

Т П  А Т Х
ГИП Лысаков ~ 1 0 ~ О ф л
Нач.отд Красрлин t x t n Холодильник распредели тельный 

емкостью 25 т

г<г7?чтп F/im'iTM млуйяш
Н. контр Панова рп 4
Гл. спец. Гацкоеский v a *d ~ ш
Гл.спец Матпаниев № Насосы.

Схежа электрическая 
принципиальная Н И П И К б СCm ux*c. Берсенева и м

'Инж. Басков ■

Копировал (роржат АЗ
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Поз.
обознач. Наименование Кол. Примечание

Провод АП В 2,5 380 ГОСТ 6323 -  79 6 м

Металлорукав Р З ~ Ц - Х ~  15 2,5 м

ТУ 2 2 -/ 3 7 0  -Я3£

Наименование 
параметра и 

место отбора 
импульса

Температура

Помещ ение
холодильника

О бозначение
чертежа

уст ановки Г М 4 - 4 1 - 7 3

Позиция 2

Т П  А Т Х

г и п Л hiсаков
Т^ричлэак Ноч cm6: Красцлин гг*- — . 

ХолоОшляи» рйелэеделшлелыши 
ежкест’пью 25 т

Сеттл Лостп Лдепов
Н коктр Панова О Т

РП 5Гл спец. Гацховскиа ity'lU
Гл На танцев

4-2//
Злпсмгроатоплекие  

С хем а соединений внеш н их  
проводок

НИПИКбСCm. амлс Берсенева
Ичв.** "Ичж басков

К&тгро&сл Jum.t лш.тт в* Ф гпя д тц  А I
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Наименование 
параметра и 

место отбора 
импульса

Температура

Трубопровод

Обозначение
чертежа

установки
ТМ4- ?50- 75

floroqun 1
-------------— .... 1....

ТС

,  Поз. 
обаэнач. Наименование Кол Примечание

Провод АПВ 2,5 380 ГОСТ 6 3 2 3 -7 9 23 м

Т р у б а  20 • 1,6 ГОСТ ГО704 -  76 5 N
6 -6  Cm3 сп ГОСТ 10705- 80

Металлорунав Р З - Ц - Х  “  22 15 М

Т У  2 2 - 6 5 1 0  -  <53£

Копировал Формат А З
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lit ОН n WDCfll DUiPp n «П
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ОЦ 
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*
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л л а н ж ю т г ш .  0,000

A 4  A 5

Т П  A T X

ГИП Лысакое 1 Р ~
Привязок Нач.отпб Крскцлин 7,/ГР Холодильник распределительный 

влосЬстпью 25 т

Ставая Ласт Листов
Н.контр. Панова 1 Ш г Р п 8Гл.спец. Г ицковский
Г л спец. Мстпанцев ISA tonA1 План

расположения 
на о т л .  0,000

НИ ПИК БССгп.цнж: Берсенева
Инв. *■? /Ин,ж. доискав sT^Fi Й/?Л

К о ли ро ва л Ф о р м а т  АЗ
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ВеОозусостпъ рабочих чертежей основного комплекта эм

Ласт Наименование Примечание

1 Общие данные. План на отм. 0,000; 0,t50
2 Схема электрическая принципиальная

Ведомость ссыЯочпых и прилагаемых документов О

8

Обозначенное Наименование Примечание
CJ

Прилагаемые документы

ТП эм .со Опецщрикация оборудования

Z Стальные трубы электропроводок прокладываются по полу блока
3 Кабели прокладываются по несущим конструкциям блоков с креплением 

скобами -на высоте 2,300 м.
4. Кабелиг монтируемые на высоте менее 2 м от уровня пала, Оля заилит» 

от механических повреждении проложить в мсталлорупаве поз. 1.
& Кабель до градирен проложить по швеллеру поз. 5 1 концы которого пра- 

варппъ по ГОСТ 5264 -  во к корпусам градирен и блока

® Р ---

Общие дказанил
1 В основных линиях показаны сети,выполняемые наплопрдксмспшипхвю&хяЬ' 

ника

Типовой проект разработан о соответствии с Оей- 
ствующими нормами и правилами

Главный инженер проекта К. Д.Лысахав

Провязан

И н в .т

ТП зм

']“>• Т Ш 'П П « * » Я 1 Г П 1 » Ч Л 1 1 « Н
Отвал Ласт Ласт ов

ru n Лысаков 7 2 £ тН додеты в П  г е п 1 2Нач сто Красу дин О&.'ЧУ
и контр. Панова Ж-— PVy-try Общ ие данные  

П л а н  па от я  ЦОООДОО Н И П К К б СГя cr.eq Ляжет
веб икж Ел<ршадво |id! a iif

Натхрояса > <-*'■- дяэршат ДI
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки КМ

Ласщ

2,5

Наименование

Обилие Ранные ( начало)

Общие банные ( Окончание  ̂(Продолжение)

Схема расположения лестниц, площадок, ограждении,

балок , стоек. Вид 1 -1  , 2 - 2

Ведомость элементов

Узел 1,2. Сечение 1- Г

Узел 3, 4. Сечение I -1.

Оголовок ОМ 1 . Сечение 1 -1 , 2-2

Примечание

Весомость ссылочных и прилагаемых документов

; N

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

1.450.3-3 вшх. Стальные лестницы, площадки f

стремянки и ограждения

Прилагаемые документы

ТЛ км, вм Ведомость потребности о материалах

Таловой проект разработан в соответствии с Сей -  
етвукпцилго нормами и  правилами

Главный инженер проекта И. Д.Лысаков

1 Проект разработан для J , » климатических районов -

2 Расчетные температуры наружного воздуха мцнус 50*С,40°С,30вС , 20вС 
1 Вес снегового покрова для у района 2 ,0  к Па.
4. Скоростной напор ветра Зля /у района 0,48 кПа-

5. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола блоков

6. Покрытие металлических конструкций эмаль пф-115 гост 6465 -76 в два 
слоя по грунтовке г ЯР - 0 1 7  ОСТ 6-Ш - 428 - 79.

7. Сварка металлических конструкций по ГОСТ 5264-80 электродами типа34бА 
ГОСТ 9 4 7 6  -  75.Высота катетанеобозначенных швов h e  *  6 м м .

8 Крепление элементов винтами ашонарезающимц 5-Z5.04.16 гост 10618 -  80

П р о в я з а н

Имя. г»

т п  ки
1

ГИ П Лыса ков ■ <&& 4ЛГ/
Х а м О а я ы ш к  « е я р с О с я п п в л ы м й  

е м о а п м  2 5  т

С т а д и я Ласт Л и с т а н  •
Мач отпв бераблач еп 1 ВИ контрПано'П <7-—-V 4/гхУ
РУ* Ч Кооанснко Л--**— Общие банные 

(Начало) НИПИК6СИнх борааввй Vc<«
Техник иЬ&ишна

К спирвеал Формат Д)
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Т е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л а
Продолжение

Вид п р о ф и л я  
ГОСТ , Т У

Марка металла а ГОСТ
Обозначение и размер 

профиля, 
м м

К 00

Кол
иче

ств
о, ш

т. ££
33е£

масса металла по элементам конструктгш
ьо? *
4

»*п |п gj
*!

я;

1
SL5<к э
i t I' 3■3

о
3

___________10________ ,________2 3 4 5 ъ 7 8 9 526390526390526390 И
ВСгЗсл 5 L 24 1 азм Q3W

ГОСТ 380 -71 0,314
Итого 2087019 р,314 0314

3 092500
В Ст 3 пс 6 ГОСТ 380 -71 JOO «63 * 8 4 0,190 а 190

Итого 5 087019 0,190 а 190

6 090100 Q 190 4190
ВСтЗ сп 5-1 ТУ-14-1-3023-80

-S- 4 7 0,046 4046
- S* 6 8 0,141 Q141
- s-ю 9 0,048 Q048

Итого Ю087019 Ц04 8 0,187 4235
11 090100 004 84187 а 235

В СтЗ сп 2 ГОСТ 380-71 ОЮО-ЮО » 4 12 0 082 Q082

Итого 13 0,082 0.О82
14 Ц082 0.082

Сталь горячекатаная.
ТОТ 8240-72

пиная. Швеллеры

Всего просриля
Сталь тпная угловая 

олаччал
ГОСТ 8510-72

Всего п р о ф и л я

Ст ал ь листовая горяче
к а т а н а я  

ГОСТ 19903 - 74

Всего профиля
ie за лоску- 

1ыё, соаркьГе,квадратные 
ТУ 36-2787 - 80

Всего пр оф ил я

Т П  к н

Привязан ГИ п Лысаюов № 1 Холодильник рагпределшпелъннй 
ёмкостью 25 тНач отд В ородзич гп  | 2Н. контр ПановаPipe. гр Кованенко Ш Г зли Общие банные 
(Продолжение) НИПИК6СИнж. Борисова

1 Ина к* ] штттяштТехник Шабалина м ш

Копировал ^ _______форжатп Д 3
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Окончание

ВиО просри л л,
гост, т у

Маркаметаллаа
ГОСТ

Обозначение и размер просрилл, мм

К о D Е3
о
СО

Еа>
%=Sо Д

ли
н

а
, 

м
м

Масса м ет алла по  элементам к он ст р у к ц и й

о о
д

3§
ft | 1ев.Р

а5с*Кх>р«8-

| 
ба

лк
и о*

•гэоa П
ро

чи
е

1 2 3 4 ” "5— Б 7 0 9
Трибы ст альные элект ро- 
r j сварные ' 

ГОСТ Ю7 О А -76
09 Г 2 С-6 ТУ 14-1-3023-80 р 4Z6 * 7 15 0,520 а 520

Итого. 16 Q520 0,520

всего п р оф и л я : 17 0,520 Ц320

Всего м асса  м ет а л л а 16 0,314 0,13 а 853 2.576

09Г2С-6 19 0, 347 Q347

ВСтЗ сп 5 20 C0W азн
ВСтЗ сп 1 21 Q046 0.187 0,235

ВСтЗ сп2 22 082 Q82

ВСтЗ пеб 23 Q190 01190

Всего м асса  м ет а л л а 24 1,279

т п  к м

[Тривязан Гип Лысакав Холобшгытк раотеОелитепыша 
ежкоСтиб 25 Т

СмаОип Лиетп Л а с т »  1
Начата. боройэцч е л 3 1Н.к^нтр Панова А — ^
Рух.гр Кованенхо ."w y

Общи е данные 
[окончание} Н И П И Щ  JИнж ' ^Ьорисова Ш ?

Инв.к* Техник (Шабалина *цр

К Ш Ш М 0 4  Г * ;* * Ф о р м а т  <Д t
---)
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Вис} 2 - 2

-0,180

Т  -0 .4 *0  

-1,160

- -  £ —V.

■' V 6 L  

\  ск1 J 5 L /

Г Н

250 2830

>ч 1,200

( б )

Виб 1-1
IV

® \ С К 1

\ _ м _

1 . Данный лист смотри с листпож к м - 5

71равлэан

мне. Ж*

т п  к м

Холобш аник т сп р сд е я а т е л ьш ю  
е м к о ст ью  23 т

Ставил Лист Листов
ГИ п Лы саков /sur.fi РП 4Начато- беродзии t-ч— К.П)1
Кхантпр- Панова и .!Ш Схемы р асполож ения  лестн и ц  , 

плои^аоок, тражОепий, балок, с т е к .  
вив 1 -1 , 2 - 2 . НИПИКбСрЛ « * Р - Ков&ненко aW'O-Cj а  т

Инженер Борисова
н * М

Копирыв а л  S c*** Формат АЗ
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Веоозиостпъ э л е м е н т о в

Марка
Сечение Опорные усилия коя,

ЩТП.
Марка

металла
Пронин.

Эскиз Поз. Состав М, N, Q, 
н. м. И. н

Площадки

М 1 ПМХШ-30.Ю 5 121,4

ТШ2 ПМХШ-36.Ю 3 143,4

ОГПМХэб 12.12

Ограждения
3 1ДЗ0Г1

0Г2 0rnMXj6.1Z.30 2 3Q5

,огз огпмхлизб 1 34,6

0Г4 L 4503-3 0ГПМЬ6.12.21 1 21,9

0Г5 ОГПМХдб.12.9 2 11,2

Ограждения леептиц

0Гб ОГАМЛХ»«-В 2 11,3

0Г7 отмлх^тмг 2 11,3

МЛ1
Марш лестничный

MAXI45-12.VC 2 *63
Дополнительные

элежентпн

ДХ4 ДХ4С 4 1,18

РХ8 ДХВС 2 0,26

ДХ9 ДХ9С 2 а 26

балка

Б1 С С 24 130м 24

s
koTSKI rs. 2.

Стойка

1 -s-to Ю ВСкЗсл5-1 1,76

СК1 2 ГНаЮО-4 10 ВСтЗсп2 8.17
t* 710 3 •-$* ю ю ВйпЗс«5-1 3.06

Ш Огржвение ijenb ОНО« 19 ГОСТ 2319 - 70 1 075
к
к

1

V

$1

I
S
а!с/о

*

.V

Даяний лист смотра с листом км 4.

Привязан:

И н в.ж *

Т П  к м

ГКП Лыса ков !1 - 3 ^ jЛитоди/гъни к раеплеОежштжщимо 
ежхостглю 23 г

У « . V I
Нач сто бородзич I ' Y j

3H.witnip Панова 7 ТЛ/7
Рук гр Кс&аменкс т.’ хГ

ведом ост ь элементов Н И П И К б С  )км ж. борасовц - !
Тгхкпк Шабалина

К оп и р ова л Ф о рм ат КЪ
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Данный лист смотри совместно с Листом км 4

Т П  к м

Привязан ГИ  П Л ы са к ов
ЗЪлодильних распределительный 

ёмкостью 25 г

Ставим Ласт Листов
Нан отй б о р о д зи ч ^ r Q , *5иЯ РП 6Н конт р П анова Jfc— f- 1/мгг

Р у х .гр К ова н т к  о Щ т г ш и »

Узел/,2 Сечение 1-1 Ш И ШИ н ж борасооа G Jf.ii
И Нв }гг Техник Шабалона ши»Ы - П А Я

Копировал А*/*- формат л з
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►4

3

Данный даст сжшпри с листок tc м 4

[ШШп---------------- 1

Т П  K M

« " " т п к  .. ■■
гиТЗ Лигам» ■Ф* bmmJwmtbr ^ Т ПНач. сто бородой* ««Ail
Н контр. Панова t**fr

УтлЦ4. Сект* f - f НИПИК6Сруи.гр. юманеняо j p / mm
Инж. Борисова *B E

«5



О г о л о в о к  0 М 1

ж
Ведомость эл ем ен тов

Мерка
Сечение Опорные усилия Коя. марка

металла
Пррясч.

Эскиз Поз. Состав М N Я 
Н.М. N *

0М1

о 1 Т >42б «7 0ЭГ2С-6 26,9 кг

— 2 « 4 .1 0 0 4 ВетЗсп5-1 ДЭ5 кг

— 3 - 6 * 5 0 0 ВетЗсп5-1 Ц в  кг

44Ь кг

Провязан

И н в.гп

т п  к м

ГИП Лысаков Холодильник распределительный 
ёмкостью 25т

г*яЛ?ум
Нач.отд бороОэич 1Wc=> iS.etf

м  | 8 |Нкантр Панова J2—-/ 10M/J
Руклр Кованенко |tfLM  ,/х№ Оголовок ОМ 1. 

Сечение И , 2 -2 Н И Ш 6 СИиж. Борисова то
Техник Шабалина ] ииш/ф 1ХЖ*

Копировал /CSLmmnmabti Формат  А З



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС
Ласт Наименование Прамеч.

1 Обгцие данные (начало)

2 Обгцае данные (окончание)

3 П л а н  на стм. 0 ,0 0 0  Разрез 1-1 .Фасад I...4

4 С х е м а  расположения блоков Вид 1-1

5 Схема расположения свай, оголовков, срцнОаментов

Ф М 1 . Ф М 2  Сечение 1-1

6 Узел ?, 2 Сечение 1-1

7 Узел 3,4,5

Ведомость ссылочных а прилагаемых документов

Обозначение Наименование Прамеч.

Ссылочные документы

ГОСТ 19в04.1-79 Сваи забивные железобетонные цель-

ные сплошного квадратного сечения

672 Р Конструкции строительные блачпо-

комплектных устройств

Прилагаемые документы

ТП  АС.ВМ Ведомость потребности в материалах

I *
8.V

Й

is:

Типовой проект разработан в соответствии 
с д е й с т в у ю щ и м и  нормами а правилами

Главный инженер проекта И. Д. Лысаков

Е
Продолжение

Обозначение Наименование Прамеч.

672.1.04.000
Стыковка в здание

Комплект м о н т а ж н ы х  частей

6721 К. 07. 000
Ст ык ов ка кровли

Комплект м о н т а ж н ы х  частей

137 Б-01.01000 Подъем кровли

Ко мп ле кт м о н т а ж н ы х  частей
672.1К. 17.000 Подъем кровли

Ведомость спецификации

Лист Наименование Притч.

4 Спецификация к схеме расположения
5 Спецификация х схеме расположения

Правдах:

И Н 0.1Г»

Т П АС

ГИП
Начато
Н.ъоптр

И к*.

Лыса ков
бородзци
Панова
Ковоненко
борасова •

£4

Ж 7 Г

Холодильник распределитель
ный емкостью 29 г

- ? - 1  1 1 Т

57w
S 3

Общие данные 
(Начало) Н И П И К 6 С

Котюрофал y*̂ ZtmrnmI
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Ведомость объёмов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основного 

комплекта марки АС

Наименование группы 
моментов конструкции

код кол,
**

Примем.

Сваи 4,32
Фундаменты 0,45
всего железобетона 4,77

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных хон - 
струкций учтены е весомости потребности в материалах и отдельно не 
учитываются.

Основные строительные показатели

Наименование Количество

Площадь застройка , м* 141.5

Строительный объём, м 3 334.26

I Проект разработан Олл Х,£ климатических районов.
2. Расчетные температуры наружного ваабуха кину: 5CTC.dCTCt 30*С, 20*С
А вес снегового покрова Оля v района -  2,0 *ПА
4 Скоростной напор ветра для i j  района 0,48 кПА
5. Степень огнестойкости а а по СНиП 2.01.02 •’ 85.
в. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола.
7. Фундаменты запроектированы для грунтов со следующими характеров

тиками: f  18т/м»; 0.49р а й 2 * Л А ( 0 . 0 2  кгс/смх);Е*\ЪОМПь(юОкгс/см̂ -
Кг* 1-Грунты тпросаОочныеи нстртнистыс.Подзсмные воды отсутствуют.

8. При грунтовых условиях, отличающихся от пронятых, (рундаментлы 
откорректировать-

ГКП
Наи.агпЬ-
Н.контр 
Рук.у>

Лысаков
бородэич'
Панова

Шабалина

ш Ъл.Г)
m v
7 Ш

ЛривяЗИГ

Пне ж*

т п АС

ЗСолобильник распределительный 
ежКостпью 25 т

s s a i E s a  е з е и

данные

в о L L L
КИПИК6С

Колировал A3
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№

Схема расположения блоков

d H -

_з
даст

,г

А

/ S ' /

~ТЕВЕР1ГТ
Q.000

ф \  г

-**5б“Т “ ~

9000

Привязан-

Икв-jrt

Спецификация к схеме расположения

Г И П
Ноч.отд
Я контр
РУ*-
И ю *

Техник

Марка,
лоз. Обозначение Наименование

кдл.на исполнение |Масса
«А, кг

Празкч.

01 02 03 04

1

157 1 -  0 !. 01 
137 6 - 0 1.02
137 6 ° 0! 03 
|57£ = 01 .0 4

блок машинного 
отделенил

1 8660
~ 8660

~ 6635

~ 8620

2 i
137 Е -  02. 01 
137 Е- 02. 02 
137 Е - 02. 03

блок холодной 
камеры

т 12865
~ ~ 12865

П Г

3
137 Е- 03. 01 
137 Е - 03. 02

Блок холодильной 
камеры

1
12855 |

~ 1

__
1 С Е Я

Комплект монтажных 
частей

4 672. Т.04. ООО - 05 Стыковка в здание
2 г 2 2 2^2K M I . 2 - 6

5 672 1 К. 07. 000
Стыковка кровли

1 1 1 1 ЮКр1. 2 - 1

б 672 IK. 07.000-01 Стыковка кровли
1 1 1 1 59KPI .2-  2

7 137 Е -01.01. 000 Подъём кровли 2 1 г г 295

8 672 1К.17.000-01
Подъём кровли

t 1 1 1 11КЯ . 3-2

Лысйхов
бородзич
Панова
Кованенко
Борисова
Шабалина

7 Ш

Щ Т
Ш
ЙЯО

ТП А С

ХЬлоОшгьяик распределится ьный 
емкостью 25 г

1»ЛМТ1 PT7T-I. ТТ'И

Схема распаложенилблоков. 
Вид 1 -1

Копировал Х в

НИПИКБС

Формат AS
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1-1

5

1 N
“ 1

Г

Спецификация к схеме расположения

Марка,
ТЮЗ Обозначение Наименование Км. масса

е&,кг кие

1.. 12 ГОСТ 19804 1-79 Свая ж/в С4-30 12 930

Фундаменты монолит»*
ФМ 1 ФМ1 10 407м*
фм  г ФМ2 г Д19м«

0М1 Оголовок ОМ 1 12 44,5

1 А-1- Балтии м 16.400 0ЭГ2С-6 тюГОСТ4379.1-ВО fkc-0,62 *г 
2. О т м е т к а  верха сваи после забивки - 4300

3 Отметка верха оголовков -  0,256
4 Передаваемая "нагрузка на сваю 43 кн
5 Материал срунОакентов - бетон класса В10 , марка бетона сваи и фундамен

тов по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W2.
6. Нагрузка на фундамент д>М1 13 к Н

г нп 
Нт. «тЗГ
Н контр.
Руягр

Лыса ков 
ЬороЬэич'
Панова
Ковсленко а з

Ш

й>4/

t/fJl
II Л*

Ъорисов О, ~ V?J$
Тйабслййа fe?gggfg

Привязан

—

Инвлг*

ТП АС

ХЬлодаяьник}патсдс1Ш7писшый 
емкостью 25 т и 1 3 1

Схема расположения сваи, оголов
ков, Гсримбаяентов<Л1»,ярм*. 

т;7Сечеиие 1- 1 КИПИКбС

КОПирйваЯ /jmten- mum »
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Дхка-2«8-40 
ГОСТ 8486- вб

брчсок-2- стена 60« »0  
vat 300 ММ

Гвозди с защцтпньт цинковым покрытием 
К *802 ПХТ407.8-63

*
|1
•»*»

Ртуанкввдустюл епиль
Доска-2 «В-40 
ГОСТ 6496 -86

Плита тпстлоозолядцон- 
нал П125 ГОСТ 9373-82

Плшпа тпетиорзолядиакная 
П125 ГОСТ 9573 - 82 / 

Гвозди 
КЗ. 70

Доска- 2 » В-22 
ГОСТ8486* 6Ь

Оцаккоэанхак сгпагть

т. Расход материалов н а  стыковку блоков по узлам 3,4,5 

Брусок- 2 - сосна 50-100 ГОСТ 8486-86-* Q, 12 •»*

Доска - 2» В-40 ГОСТ 8486-86-0,257 *»3 

Доска-2 - Б-22 гост 6468-66 - Q,ОП м3 

Плите теплоизоляционная ГЫ25 гост 9573-82 - 0,292 w* 

Стпалъ адшшмакнал ОД 5-.HH-0S Грег {9904 74 __ ^  4<? м*
СЧ-КР- П ГОСТ 14918-80 

брусок-2- сосна 50* НО гост 5486-86 -  0,014 и*

Г И п Дысанве
Кич.атб] беройзук
H ttnun^l Панова
Рук.гр.
И юг

Коъснекке
Бй'ООСОви 7г5-

Усашк [аь&ипгн^

ч*~— гл &

ILK

Привязан-

1 \|1------
1

ifom. ж*

п

ПСЬло&алкцк fa x n T ^ jm 7 b tx H m a  
•язскткьад 23 т

Уэел 3.4.5

СЫвдТДсст I Ллппое

НИПИКбС

орвршит И



Типовой проект 701-4-151.12.88

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

