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ТИПОВОМ ПРОЕКТ 9 0 4 - 1 -  70.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

НА 4(2) ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4В М 10-120/9
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240) М3/МИН ВОЗДУХА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ 
С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 4(3)К— 500 А и 6(4)К — 250 А

АЛЬБОМ 4

С ОСТАВ П РО ЕКТА-

АЛЬБОМ Л ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. АЛЬБОМ 6 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ Л Л Я  2 КОМПРЕС-
СОРОВ.

АЛЬБОМ 2 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕС-
КОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. АЛЬБОМ 9 ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

АЛЬБОМ 3 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. АЛЬБОМ >10 СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЛЛЯ А
КОМПРЕССОРОВ.

АЛЬБОМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ .ДЛЯ А  КОМПРЕССОРОВ. АЛЬБОМ >м СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЛЛЯ 2

АЛЬБОМ 5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Л Л Я 2 КОМПРЕССОРОВ. КОМПРЕССОРОВ.

АЛЬБОМ Л 2 СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Д Л Я А
АЛЬБОМ 6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И И ЗДЕЛ И Я КОМПРЕССОРОВ.

АЛЬБОМ 7 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ Д Л Я  -4 КОМПРЕС- АЛЬБОМ •13 СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Д Л Я 2
СОРОВ. КОМПРЕССОРОВ.

У ТВ Е Р Ж Л Е Н  М И Н С ТР О Й Л О Р М А Ш Е М
Р А ЗР А Б О ТА Н  ГО С УЛ АРС ТВЕН НЫ М И  ПРОЕКТНЫ М И И Н С Т И Т У Т А М И - РЕШ ЕНИЕ N * ЗДО ОТ 4kM, 49&бп
ГИПРОСТРОЙЛОРМ АШ  -А Л Ь Б О М Ы  Л, 1,Ъ,7, 6,9, ЛО,ЛЛ; ГЛАВНЫ Й ИНЖ ЕНЕР И Н С Т И Т У Т А  р Н И К И Т Е Н К О  Ь Ь Е Л Е Н  В Л Е Й С Т В И Е  М И Н С Т Р о Й -

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ -А Л Ь Б О М Ы  4,5,6,7,6,9,42,13  ГЛАВНЫ Й ИНЖ ЕНЕР П Р О Е К Т А  Г В. ОСТАШ ЕВСК-ИЙ Л О Р М А Ш Е М  с Н М .  (9&бг ПРИКАЗ №

К Ф  Ц И Т П  инв. №  937// ч



tJ
sh

no
An

j П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Ш
за

м
лн

в 
N

g|
 

У/
/П

О
В

О
И

 
П

Р
О

Е
Е

К
Т

*
 

П
З

 
^

H
h

S
O

A
f

 
V Обозначение Наименование Страницы

тп 904-1- - ПЗ Пояснительная записка 2

- АР Архитектурные решения 3-7

- КЖ Конструкции железобетонные 8-33
- км Конструкции металлические 3V-V3
- ОВ Отопление и вентиляция VV-50

- вк Внутренние водопровод и канализация 5 1 -5 $

Содержание альбома

Пояснительная записка 

I. Общие данные
IЛ.Основание для проектирования

Типовой проект автоматизированной компрессорной станции на 
^компрессора 4БМ10-120/9 производительностью */80м/мин воздуха,предназ
наченной для блокирования с турбокомпрессорными станциями 4(3)К-500А 
и 6(4Ж-250А,разработан в соответствии с планом типового проектирования 
ния Госстроя СССР на 1986год на основании задания на разработку типо
вого проекта, утверждённогоЫинстройдормашем СССР и технологических 
заданий, выданных институтом Гипростройдормаш г.Ростова-на-Дону.

1.2. Условия строительства.
При разработке типового проекта приняты типовые конструкции 

и учтены требования нормативных документов,действующих на01.01.86г. 
применительно к площадке строительства со следующей характеристикой 
природных условий:

- расчётная зимняя температура наружного воздуха-минусЗО С;
- вес снегового покрова для III района-О,98кПА (100кгс/и2);
- скоростной напор ветра для I географического района (тип 

местности Б) - 0,264кПА (27КГС/М1);
- расчётная глубина промерзания грунта — 2 -1,5м;
- грунтовые воды на площадке отсутствуют, грунты непучинистые, 

непросадочные со следующими нормативными характеристиками:
/-0,49рад (28*); с">2кПА (0,02кгс/см*); Е=14,7мПА (160кгс/сыа);
р -1 ,8 т /и *; коэффициент безопасности по грунту Кг -I.

Здание не рассчитано на строительство в районах с сейсмичностью 
более 6 баллов, на территориях с подработкой горными выработками и в 
районах вечной мерзлоты.

2. Архитектурно-строительные решения.
2.1.Здание компрессорной станции запроектировано в соответствии с 

требованиями Государственных Стандартов СССР на габаритные схемы и 
параметры зданий промышленных предприятий (ГОСТ 23838-79;ГОСТ23837-79).

Здание станции имеет простую, компактную конфигурацию в плане.
В проекте использована возможность установки вспомогательного 

технологического оборудования на открытой площадке с металлической 
оградой.

Условно за отметку О.ОООпринята отметка чистого пола машинного 
зала турбокомлрессорной станции 4(ЗЖ-500А и б(4Ж-250А.

Степень огнестойкости здания - И.
Класс ответственности здания - II.
Коэффициент надежности по назначению - 0.95.
2.2.0сновные конструкции приняты по строительным каталогам 

унифицированных железобетонных конструкций одноэтажных производственных 
зданий.

- Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные стаканного
типа.

- Фундаментные балки - сборные железобетонные.
- Колонны, балки и каналы - сборные железобетонные.
- Покрытие здания - комплексные железобетонные плиты с теплоизо

ляционным слоем из перлитофосфогелевых плит (Г0СТ21500-76) плотностью 
р-200кг/м^

- Стены наружные - однослойные панели из кер&мзитобетона класса 
В3,5 плотностью р  «ПООкг /и .Толщина стеновых панелей принята 200мм. 
Стеновые панели с фасадной стороны должны отделываться в заводских ус
ловиях с применением лицевых фактурных слоёв.

- Внутренние перегородки - сборные железобетонные панели толщи - 
ной 60мм.
Выбор цветовой гаммы для отделки помещений определяется конкретными ус
ловиями, при назначении необходимо руководствоваться СИ 181-70.

- Кровля рулонная из рубероида марки РКК-350Б, статная с наруж
ным водоотводом.

- Освещение здания - совмещённое.

2.3. Обслуживание производства.

Обслуживание работающих обеспечивается бытовыми помещениями, рас
положенными в турбокомпрессорной станции.

По санитарной характеристике производственный процесс компрессор 
ной станции относится к группе 16.

2.4. Общие противопожарные мероприятия.
Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной

опасности машинного зала - Д, помещения промывки фильтров- В
Пределы огнестойкости принятых в проекте основных строителыгых 

конструкц/й соответствуют требованиям таблицы I СНиП I1-2-80 " Противо
пожарные нормы проектирования зданий и сооружений".

2.5. Мероприятия по борьбе с шумом.
В целях снижения общего уровня производственного шума проектор 

предусмотрены мероприятия по звукоизоляции ограждающих конструкций.
В выгороженных от машинного зала помещениях применены ограждающие кон
струкции со звукоизолирующей способностью 30-55дб, обеспечивающие до
пустимый уровень звукового давления в помещении.

3.Отопление, вентиляция и производственное пароснабжение.
3.1. Общие данные.

В настоящем разделе рассматриваются устройства отопления, вен
тиляции и производственного пароснабжения.

В качестве теплоносителя для отопления принята перегретая во
да с температурой 150 - 70 С.

Дяя производственных нужд в качестве теплоносителя принят на
сыщенный пар высокого давления, редуцируемый на вводе до 4 ата.

Теплоснабжение предусматривается от теплосети промпредприятия.

3.2. Отопление.
Отопление машинного зала в рабочее время осуществляется за счет 

производственных тепловыделений и воэдушноотопителькыми агрегатами.
Поддержание в помещении постоянной температуры +19 в рабочее 

и +5 в нерабочее время обеспечивается автоматическим включением ото
пительных агрегатов.

Отопление помещения промывки фильтров- водяное, регистрами из 
гладких сварных труб (ГОСТ 10704-76).

3.3. Вентиляция.
Основными вредностями помещений компрессорной станции являются 

теплоизбытки в теплый период года# слагающиеся из производственных 
тепловыделений и теплопоступлений от солнечной радиации.

В машинном зале предусматривается общеобменная вентиляция, рас
считанная на разбавление теплоизбытков. Вытяжка из помещения машинно
го ояла осуществляется из верхней зоны крьшными вентиляторами, обору

дованными самозакрывающимися клапанами. Приток наружного воздуха в 
летний период обеспечивается через открывающиеся створки окон.В хо
лодный период года вентиляция машинного зала ограничивается проветри 
ванием помещения посредством периодического пуска крышных вентилято
ров и кратковременного открывания створок окон.

В помещении промывки фильтров предусматриваются местные отсосы 
от ванн промывки фильтров в щелочном растворе и горячей воде.

В связи с кратковременностью процесса промывки фильтров к его 
периодичностью ( I раз в неделю в течение 1-2 часов) механического 
притока в помещение не предусматривается. Приток воздуха предполага
ется из машинного зала.

3.4.Производственное пароснабжение.
Пар давлением 4 ат подводится к ваннам для промывки и заряд

ки фильтров. Нагрев воды в ваннах осуществляется непосредственным 
цуском пара в жидкость. Конденсат от ванны зарядки фильтров сбрасыва 
вается после конденсатоотводчика в ванну для горячей воды.

Максимальный расход пара составляет Ю.бт/год.

4.Внутренние водопровод и канализация.
4 Л.Общая часть.

Настоящим разделом проекта предусмотрено устройство внутрен- 
- них систем хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабже
ния , бытовой и производственной канализации.

Источником питания внутренних систем водопровода, горячего 
водоснабжения и местом сброса сточных вод приняты внутриплощадочные 
сети предприятия.

Очистка загрязненных стоков от промывки фильтров и трасс сжа
того воздуха, а также отвод их во внутриплощадочные сети предусмот
рен в технологической части проекта.

4.2. Технические решения.
Проектом предусматривается:

-Водопровод хозяйственно-питьевой для подачи воды на хозяйст
венно-бытовые нужды турбокомпрессорной станции, на промывку фильтров 
и полив прилегающей территории. Сеть тупиковая, из стальных водогазо 
проводных оцинкованных легких труб.

-Горячее водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды турбоком
прессорной станции и на промывку трасо сжатого воздуха. Сеть тупико
вая, с устройством циркуляции на вводе, из стальных водогазопровод
ных оцинкованных лёгких труб.

-Канализация бытовая запроектирована из пластмассовых труб.
-Канализация производственная предусмотрена для отводя чистых 

стоков от продувочного бака, случайных проливов в помещении промыь.и 
фильтров и в технологическом канале. Сеть монтируется из пластмассо
вых Канализационных труб и полиэтиленовых напорных.

При привязке типового проекта к конкретны-1* условиям нео^ходам 
-определить ипроставить глубину заложения вводов и выпусков 

канализации,
-в спецификации ввод водопровода учтён до наружной грани стены 

здания, выпуски бытовой и производственной канализации- 5м от оси 
здания, выпуск от продувочного бака-до ограждения открытой площадки.

Установка воздушнопенного пожаротушения заполняется водой, с 
помощью гибкого шланга, под ключаемого к водоразборным кранам.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КО М П Л ЕКТА ТП 904-1- -АР

ли ст НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕ^НИЕ

I Общие данные. (Начало).

2 Общие данные. (Окончание).

3 План на отметке 0.000. Разрезы I-I - 2-2.

4 Фасады, План кровли.

5 Фрагмент плана!. Узлы!-10.

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦ И Ф И КАЦ ИЙ

ли с т НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

3 Спецификация элементов к плану.

4 Спецификация элементов заполнения оконных проемов.

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМ \ МИ И ПРАВШ АМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС -  
НОСТЬ ПРИ СОБТЮДГНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАПИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС -  
НОВА НИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ К А Т Е 
ГОРИЙ ПРОИЗВОЛ^ I в

Глпвннй ин/пг'нер проекта ОСТАШВВСКЙИ Г. В.
Г ч .тш  mi г п ж 'н г р  проекта организации, притязавшей про«кт
Дата

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ГОСТ 12506-81
Окьа деревянные для производствен
ных зданий.

ГОСТ 14624-84
Двери деревянные для производствен
ных зданий.

I.400-15. 

выпуск I.

Унифицированные закладные изделия 
железобетонных конструкций для 
крепления технологических комму
никаций и устройств.
Рабочие чертежи унифицированных 
закладных ̂ изделий.

1.435.2-20, 
выпуск 0, 
выпуск I 
части I и 2.

Ворота распашные складчатые. 
Материалы для проектирования. 
Рабочие чертежи.

2.430-3, ТДА, 

выпуск 3.

Типовые архитектурно-строительные 
детали промышленных зданий с кир
пичными стенами.
Детали сопряжения кирпичных стен 
с конструкциями зданий.

2.435.6, 

выпуск 5.

Противопожарные двери и ворота 
промышленных зданий. 
Противопожарные двери деревянные 
(пропитанные антипиренами).

2.436-14, 

выпуск Г.

Узлы окон с деревянными перепле
тами по ГОСТ 12506-81.
Рабочие чертежи.

2.460-14, 

выпуск I.

Типовые узлы покрытий промышлен
ных зданий в местах пропуска 
вентиляционных шахт.
Рабочие чертежи типовых узлов.

2.460-18, 

выпуск I,

выпуск 3.

Узлы покрытий одноэтажных про
мышленных зданий с рулонными кров
лями и железобетонными плитами. 
Узлы при уклонах кровель до 10/6. 
Рабочие чертежи.
Изделия. Рабочие чертежи.

3.0I7-I,

выпуск I, 
выпуск 2, 
выпуск 4, 
выпуск 5.

Ограждения площадок и участков 
предприятий, зданий и сооружений. 
Железобетонные элементы оград. 
Металлические элементы оград. 
Монтажные узлы оград.
Ворота металлические распашные 
шириной 4.5 м и калитки.

КЭ-0!-58, 

выпуск 2.

Сборные железобетонные обвязочные 
балки и перемычки для промышлен

ных зданий.
Перемычки.

+

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ТП 904-1- -каи, 
Альбой 6.

Строительные конструкции и изде
лия.

ТП 904-1- -ВМ, 
Альбом 9.

Ведомости потребности в мате
риалах.

93 7//У

Привязан

Инв №

ТП 904-1-Л5ЯСАР

_ Арх. Иденко - Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорнкми станциями.£_Арх. Пугачева
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

I4
5ч

*•

I
0

1 £

т

НАИМЕНО* 
ВАНИЕ ИЛИ 

НОМЕР 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ

тип
ПОЛА
по

ПРОЕКТУ

СХЕМА ПОЛА ИЛИ 
НОМЕР

УЗЛА ПО СЕРИИ
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ ТОЛЩИНА ПЛОЩАДЬ

ПОЛА

Машинный
зал I

t e d
\ '/  /// ///* Л

Покрытие - бетон класса В 15 -
- 20 мм

Подстилающий слой - бетон клас
са В 7,5 - 100 мм 

Основание- уплотненный щебнем 
или гравием грунт.

Помещение
промывки
фильтров

2 <
t e d
V У / / '/ / ''\

Покрытие - плитка керамическая 
ГОСТ 6787-80, 6=13мм 

Заполнение швэв-
-цементно-песчакнй 
раствор класса В12,5 

Прослойка - цементно-песчаный
раствор класса 812,5 

- 12 мм
Подстилающий слой - бетон

класса В 7,5- 100мм 
Основание - уплотненный щебнем 

или гравием грунт.

Площадка 
воздух0- 
сборникот

3
ууУ /// /г / ///

•

Покрытие - асфальтобетон б-25мм 
Подготовка - слой щебня круп

ностью 40-60 м-ч - 
- 80 леи

Основание - уплотненный щебнем 
или гравием грунт

ПЛОЩАДЬ «

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЛИ

1ПОТОЛОК СТЕНЫ ИЛИ 
ПЕРЕГОРОДКИ nil

НИЗ СТЕН ИЛИ
»ЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ)

КОЛОННЫ балки
покрытий

rtPt4MPUAV4UP
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ ПЛО

ШАЛЬ
вид

ОТДЕЛКИ
ПЛО

ШАЛЬ
вид

ОТДЕЛКИ
ПЛО

ЩАДЬ
вид

ОТДЕЛКИ
ВЫСОТА
ММ

пло
щадь

вид
отделки

пло
щадь

вид
отделки

И* П Г Ь » Ч Л  П П ь

Машинный
зал

Затирка
Окраска 
полкмер- 
цемент- 
ной крас
кой ГОСТ 
19279-73

Затирка
Окраска 
поликер
цем ент- 
ной крао- 
i ой ГОСТ 
19279-73

— — —

Окраска 
полимер- 
цемент- 
ной крас
кой ГОСТ 
19279-73

Окраска 
лолимер- 
цемент- 
ной крас
кой ГОСТ 
19279-73

Помещение
промывки
фильтров

Окраска 
силикат
ной крас
кой бело
го цвета

Окраска 
силикат
ной крас
кой

— — —  .
Окраска 
силикат
ной крас

кой
— —

ОШЕ УКАЗАНИЯ.
1. Рабочий проект архитектурных решений автоматизированной 

компрессорной станции на4  поршневых компрессора 4ШЮ-120/9 про
изводительностью 480 м3/мин воздуха разработан на основании зада
ний, выданных институтом "Гипростройдорлаш" г.Ростова-на-Дону в 
1985 году.

2. Автоматизированная компрессоная станция 2K-I20A предназ
начена для блокирования с турбоксмпрессорными станциями

3. Условно за отметку 0.000 принята отметка чистого пола
первого эт&ча машинного зала турбокомпрессорной станции, соответ
ствующая отметке по топографической съемке генерального
плана.

12. Работы в зимних условиях должны производиться в соот
ветствий с проектом производства работ.

13. Все деревянные изделия (двери, окна) окрасить двумя 
слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*), по одному слою грунтовки 
ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), стальные конструкции (площадки, лест
ницу, опоры) окрасить алюминиевой краской БТ-177СГ0СТ 5631-79*).

14.Окраску внутренних поверхностей стен и потолков в 
соответствии с ведомостью отделки помещений производить по под
готовленным поверхностям.

15.Заполнение швов между стеновыми панелями выполнять по 
узлам 56-58 или 64, 65 серии I.03Q.I-I, выпуск 3-3. Указания 
по заделке швов даны в серии 1.030.1-1, выпуск 0-3.

2

55
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4. Степень огнестойкости здания - II.
5. Степень ответственности здания - II.
6. Наружные стены здания - однослойные панели толщиной 

200 мм из керамзитобетона марки 50 плотностью р=П00 кг/м3.
7. Участки наружных стен в местах установки дверей и ворот 

выполнить из красного кирпича (ГОСТ 530-80) марки 75 на растворе 
марки 25. Кладку вести с тщательным подбором кирпича с расшивкой 
швов с наружной стороны и подрезкой швов - с внутренней.

8. При возведении кирпичной кладки по оси Г в откосы дверно
го проема заложить антисептирэванные деревянные пробки размером 
250x120x65 через 10 рядов кладки по высоте, но не менее двух с 
каждой стороны проема.

9. Внутренние стены помещения промывки фильтров запроек
тированы из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

10. Горизонтальная гидроизоляция наружных стен на отметке 
-0.030 выполняется из цементно-песчаного раствора состава 1:2 
толщиной 30 мм.

11. До начала производства работ по устройству кровли необхо
димо разработать мероприятия по противопожарной защите и по контро
лю за выполнением правил пожарной безопасности при производстве
строительно-монтахыых работ.

Z
-L

16. Схемы расположения фундаментов под каркас здания, 
фундаментпых балок и других подземных конструкций приведены в 
основном комплекте чертежей железобетонных конструкций.

17. Покрытия полов выполнять после устройства фундаментов 
под оборудование, каналов, сантехнических, энергетических и 
технологических разводок, а также после окончания монтажа тех
нологического оборудования.

18. Грунт основания под полы уплотнить с доведением плот
ности скелета до 1.6 т/м3 с втрамбованием в него слоя щебня 
или гравия крупностью 40-60 мм.

19. По периметру каналов, перекрываемых сборным^ железо
бетонными плитами, установить окаймляющий закладной элемент в 
соответствии с узлом II серии 3.006.1-2/62, выпуск 0.

20. В качестве заполнителя для бетона в покрытии пола
тип I применять щебень прочностью при сжатии не менее 800кг/см^.

21. По периметру здания устроить асфальтобетонную отмостку 
шириной 750 юл по щебеночному основанию.

Ф о т  4  т Л £
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ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ

ЦтРВОКОМЛРЕССОРНАЯ 
СТАН Ц И Я

6 Ооо /Р00

выл.4

Р А З Р Е З  /-/

З ащитный алой ив гравия- /ом * 
Зодоизолзц ионной ковер

Ра з паз 2-2
С т я ж к а  и з  ц е м е н т н о  - п е с ч а н о г о
РАС, те <?/о>? А ГА Р К Н -  2&МИ

' СбОЬЩЕ WEA£BO££TQrtHb/£ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПААТЫ

СВО РН Ь/Е ЖЕЛЕЗОЕЕТОННОЕ ПЛИТЫ

-О . /S o  . 
S/P3.

/3
1.030. / - /
в ы п .З 'З

W U р д аЛ V /  ..'# ,  у

1 <Р0ы 1

/ З о о оп -------------------------  ------- —---а —
А  1

Ч.2оо

г.Чоо
— А

3.000_5к
-о./So <̂Ti/из

0 .0 0 0
Уп.ч.п.^

О г р а д а  
тип M iA

-/.2оо

bL

С т а л ь н а я  
п л о щ а д к а  

У  ТПЭОЧ-Ь -км

-О . / б Ь

sb У я з

С п е ц и ф и к а ц и я  элементов  /с п и а н */.

Марна,
поа Обозначение Наименование Кол

Масса
вд-.нг

Приме
чание

За е м  виты з а п о л н е 
н и я  / 7Р0£М03 В О Р О Т  

И ASE.9EK

/ /436.2-2о, Вб/п.о ЗОРОТА P C S  3 .6 x3 6 / 718

2 2.43S.6, Зы/1. S д в е р н о й  ел о к  /7 4 -у /
3 Г О С Т  /Аб2н - £ 4 ДВЕРНОЙ блок 4НГ24-/С /

ПЕРЕМ 6 /НКИ

Пб/ ТП SO у-/v  V* КМГН- ВП 7-/-/ ВП 7 - / - / / /too

Ог р а д а  т и п  м /а  •
УСЕ/ЕЗОбЕТОННб/Е CTDM

СЗАд С З А А 9 60

С  ЗАВ 3.0/7-7, Вб/Л. / С В  А  £ 2 6a

С  ЗА к С З А ~ 4 6 0

ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛШ/6

И С  2
З.о/?-/, бъ/л. 2 И С  2 3 0 3

м с б м с  s 76 0 6 И

ПОЛОТНО КАЛИТКИ

КМ /А 3.0/7 - / ,  St/П. S /0*7 /А 2 43
СЕТКА н35 - 2  О 

ГОСТ 3366 -зо, „г °л*а /ооо Зё

Изделия  з а к л а д н ы е

У
S !. Чоо-tS ьыпИ

мн /оз-6 2 1,0

По
УЗЛАМ

Н А

АИСТЕ 5

МИ Ю 7-6 3 14
£ МН S48 Им 4 2
7 /H3S. 2 ~2о Bbtn. i  часть 2 У п о р 2 о,7
•
В B o a t S M /С *2so 

ВСтЗклЯ ГОСТ24379.1-80 5 0,5/

9 А тЪ о  ГОСТ578/-82 В'Соо 12 0,4
to А-1-ЮГ0СТ578/-82 6*300 б 0,2

( . С х е м у  РАСПо а о ж е н и  я /Ю&34£МНЫК КОНСТРУКЦИЙ с м о т р и  -  
ТАГ Н А  А И С Т Е  7  Т п 9 0 4 - / -  - К И К .

2. На  /та а НЕ 3 ДВОЙНЫХ КРУК АСАХ зам арк и ро ван ы  типы
ПОАОа. ЭкСПАНКАЦИЯ помов ДАНА НА АИСТЕ 2 .

З.о помещении промывки Фильтров (ом фрагмент 1 на лисгеЗ ) 
В СЕ  СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК 
НЕОБХОДИМО ПОКРЫТЬ ФОСФАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ О Ф П “ 2  ТОАЦДННОЙ /Омм
(ПОСТ2 3 79!~73) и л и  зсп у у н зА / о щ м м с я  п о к р ы т и е м  & П М ' 2  гсл щ н  - 
ной Имм (ГОСТ 25 /31 -82 ).

S

11
13

/ .о з о и - i
аып. з  О

Xр.■<S Пугачев^ж л _
Щ ц ГПривязан Ред.иц, ..Горская

Рук.гр Ьескорсв v нкк:7Й
Нач.оп .СаакъянгГл.спег'.ЛИЯ31К0 ш гН^онтз.Толочен] н З ш ъИнв № _______ ГИЛ 10стаиевс1

937//У

ТП 9 0 4 -1 -Л^АР

К of/прессорная станция 4К-1Г0А для 
блокирования с турбокомпрессорнкми стан: ияг/

План на отметке 0.000. 
Разрезы I-I —  2-2.

Стадия Лист Лиг

РП 3
ГОССТРОЙ
ростОвоь:

ПРОМСТРОИЮ'
-2Яср
строго;"
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ТУРБОКОМ ПРЕССОР " 
H A S  С ТА Н Ц И Я

ТУРБОКОМПРЕССОР - 
НА# СТАНЦИЯ

3 .9 3 6

4 .2 о о

С  хамы  ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ п р о е м о в С п ец и ф и к а ц и я  к  с х е м е  з а п о л н е н и я  окон ны х  п р о е м о в

OK I

11: sy

6: чо

пил / г -з о .  2.

ш
I I

— *

1,37

236Б

302.0

I f
i* -*

OK 2.

ПН А12-18 f a

i
h . sh I r T v

R
5;

F--V

S0ILL
I  3^37 “ ЗГ

s— 4

r j П9о IE

. /820
1 1------- зL

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол

Масса 
ед ,кг

Приме
чание

0K1 
штхк Б

Оконный БЛОК 
ПНД/2-30.2 2

0X2 
ш тук  1

Г о с т  /2S 06 -81 Т о  Ж Е  
ПНД /2-/В1

1

П л а н  к р о з л и

0  ©

1. К о н с т р у к ц и я  к р о п а н  с о с т о и т  и з  с л е д у ю щ и х  с  п о е в :

1. -{.За щ и т н ы й  с и  о н  -  ч и сты й  с у х о й  г р а в и й  (г о с т <92€в~&2) 
К РУпиосты -о  £ ~ Т О м м , в т о п л е н н ы й  в  а н т и с е п т и р о в а н н у ю  в и -  
ТУ м н у  to  м а с т и к у  М а р к м  M S K -  Г  -  7 6 ; М Б К  - Г  - 6 S  (fО СТ 2 8 8 9 -So),

1,2. В о д о н з о л я ц и о н н ы н  к о в е р  -  З е л о  я  р у б е р о и д а  
МАРКИ P K K -3S O S  (ТОСТ № 9 2 3 '8  2) НА ГОРЯЧЕН ЗИ ТУ  МИ о й  МАСТИ- 
К Е  м а р к и  М Б К  ;  М Б К -Г -  7S.

2. В  СОСТАВ К О М П Л ЕК СН О Й  п л и ты  ВХО Д И Т ТЕПЛ О ИЗО'
л Я ц н о н н ы й  с и  о й  н з  п е р л н т о  Ф о с  Ф о г е л е в ы х  плит (гост2/So 0-1$
ПЛОТНОСТЬЮ J0 -  2 .00  к г/ м  ТОЛЩИНОЙ 6  О ММ И ЗАЩИТНОГО ВОДО-

И З О Л Я Ц И О Н Н О Г О  к о в р а  и з  о д н о го  с л о я  р у б е р о и д а  м а р к и  
Р К К  - 3 5 0 Б  ( Г О С Т  /0923 -3 2 ) , н а к л е е н н о г о  в  з а в о д с к и *  условиях,

3 .  В  М ЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К  ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПО

ВЕРХНОСТЯМ п р е д у с м о т р е т ь  Ус и л е н и е  и з  6 * д о п о л н и т е л ь н ы *
СЛ О ЕВ  РУБЕРОИДА НА ГОРЯЧЕЙ БИТУ м н о й  МАСТИКЕ МАРКИ 

М Б К - Г -  8 £ ;  М Б К - Г  ~/0О. В  М ЕСТАХ  ПРОПУСКА ТРУБ и  д р у г и х  
У С Т Р О Й С ТВ  П Р ЕД УСМ О ТРЕТЬ  2  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ Р У Б Е 
РОИДА . К а р н и з н ы е  у ч а с т к и  д о л ж н ы  б ы т ь  у с и л е н ы  д в у 
м я  С Л О Я М И  ВОДОМЗОЛЯЦНОННОГО КОВРА НА ШИРИНУ Н Е МЕ
Н Е Е  Й О О м м .

4. П р о д о л ь н ы е  н  п о п е р е ч н ы е  с т ы к и  м е ж д у  к о м п л е к с 
н ы м и  ПЛИТАМИ и  МЕСТА ПРИМЫКАНИЯ ИХ К  ПАРАПЕТУ ЗАПОЛНИТЬ 
ВКЛАДЫШ АМИ и з  ПЕРЛНТОФОСФОГЕЛЕВЫХ п л и т  ( г о с т 2/S o o  - 76)
И ПРЕДУСМ ОТРЕТЬ НАД СТЫ КАМ И  У К Л А Д К У  ПОЛОС ШИ PH НОН 
2ВОММ И З  РУБЕРОИДА И ТС^ЕЧНУ/О ПРНКЛЕНАГУ и х  с  одной СТОРОНЫ,

S .Р е к о м е н д а ц и и  п о  о т д е л к е  ф а с а д о в  д а н ы  н а  л и с т е  2 .

Б.УзлЫ , ЗАМАРКИРОВАННЫЕ НА С Х Е М Е  ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ 

ПРОЕМОВ, ПРИНЯТЫ  п о  с е р и и  2 .4 3 6  -/У ВЫП.1
7. В  УЗЛАХ Л з  С Е Р И И 2 .4 3 6 ЧУВЫ П. / (см. С Х ЕМ У  ЗАПОЛНЕНИЯ 

ОКОННЫХ ПРОЕМОВ)  В М ЕСТО  ПОДОКОННЫХ ПЛИТ П РЕД УСМ О ТРЕТЬ  

ОТКОС ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО Р А С ТВ О РА  М АРКИ  /ОО.

б

937/ / ч

Привязан

Инв №

ТП 904-1-ЙгЛАР

Компрессорная станция 4 -I20A для 
блокирования с турбокомпрессорными станциями.

Фасады. План кровли.

С тадия Лист Листов

РП

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПР01ЙСТР0ИНШПР0ЕКТ
Ф о р м а т а м
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА Т  П УОЦ - 4' - K*f

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ Пист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИь

/ Общ ие  д а н н ы е  (На ч а л о )
24

Пр и я м о к  П Р м 4 

(Сх е м а  а р м и р о в а н и я )2 Общие д а н н ы е  (Про д о л ж ен и е  )

3 Общ ие д а н н ы е  (Ок о н ч а н и е  )

2 1
Сх е м ы  расположения колонн  , в а л о к  , п л и т  
п о к р ы т и я  и п е р е к р ы т и я • (На ч а л о )

ч
Сх е м а  р а с  п о л о ж ен и я  э л е  м е н т о в

ФУНДАМЕНТОВ
23

2 4

25 

2С>

Сх е м ы  рас п о л о ж е н и я  колонн , в а л о к , п л н т  

п о к р ы т и я  и п е р е к р ы т и я  (П р о д о л ж е н и е )
—

5 Ф у н д а м е н т ы  Ф м 4 - Ф м З .

Б Ф у н д а м е н т ы  срмН -  ф м  7. Сх е м ы  рас п о л о ж е н и я  ко ло н н , б я л о к , п л и т

ПОКРЫТИЯ Н ПЕРЕКРЫТИЯ ( ОКОНЧАНИЕ )

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  и

КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ. (НАЧАЛО).

7
С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в

ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВА. (НАЧАЛО)

8
Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и  я  э л е  м е н т о в

ПОДЗЕМНОГО ХОЗЯЙСТВ*А. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Сх е м а  р а с п о л о ж е н ы  я с т е н о в ы х  и

КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ (ОКОНЧАНИЕ)
----  - -

3
Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в

ПОДЗЕМ ного ХОЗЯЙСТВА. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

40
С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в с 

п о д з е м н о г о  х о з я й с т в а  . ( Пр о д о л ж е н и е )

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

4*
Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  
п о д з е м н о г о  хозя н с т ь а  . (О к о н ч а н и е  )

а
У ч а с т к и  м о н о л и т н ы е  У м { - У м & и  

п р и я м о к  П Р м 2 .  (Н а ч а л о ) ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

43

45

У ч а с т к и  м о н о л и т н ы е  У м 4 ~ У м £> и  

п р и я м о к  П Р м  1 .  (П р о д о л ж е н и е  ) h
Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ.

У ч а с т к и  м о н о л и т н ы е  Ум 4-  У м &  и 
п ри ям о к  I IR m Z . (О к о н ч а н и е ) 

Ф у н д а м е н т  Ф 0 м 4
—

7
Сп е ц и ф и к а ц и я  к с хем ам  р а с п о л о ж е н и я  

элементов подземных конструкций. Сх е м а  1 2 , Ъ , Ч

44

2о

22

2 5

Сп е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р ас п о л о ж ен и я

ПОДПОРНЫХ СТЕН.-  4Ь
Ф у н д а м е н т  Ф О м 4 Об щ и й  в и д .
( И А ЧАЛО )

Сп е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЯМКА.47 Ф у н д а м е н т  Ф 0 м 1  Об щ и н  в и д . 

(Окон на и НЕ )

48
Ф у н д а м е н т  ФОм 4. Сх е м а  а р м и р о в а н и я . 
(На ч а л о )

Сп е ц и ф и к а ц и я  к с х е м а м  расположения колонн 

БАЛОК ПОКРЫТИЯ,ПЛИТ ПОКРЫТИЯ и п е р е к р ы т и я .

)

49
Ф у н д а м е н т  Ф 0 м 4. Сх е м а  а р м и р о в а н и я . 
(Ок о н ч а н и е  )

Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м а м  рас п о л о ж ен и я  

стеновы х и к а р н и з н ы х  п а н е л е й .

Ю С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  
п р и я м к о в . Пр и я м о к  ПРм /, (о бщ и й  в и д )

х
Я

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС
НОСТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАПИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ). МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА О С 
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ КАТЕ -  
ГОРИЙ ПРОИЗВОДСТВ.

Главный инженер п р о е к т а О сТАШ Е В С К И Н  ГБ.
Главный инженер проект^^органиэаиии, привязавшей проект
Д ата

I  Об щ и е  у к а з а н и я  к п р о е к т у  д а н ы  на л и с т е  2

ТПВОН- 4 - .  - АР
2. При  р а з р а б о т к е  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  п р и н я т ы

СЛЕДУЮЩИЕ НОРМА ТИЬНЫЕ НАГРУЗКИ .

ZA- Ь ес СНЕГОВОГО ПОКРОВА н а  4 м 1 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ДЛЯ ш РАЙОНА ПО СНЕГОВОМУ ПОКРОВУ-4.0кПа(400т1й]

Z.2- Скоростной н ап о р  ы т р а  на в ы с о те  Jo м  о т  поверхности

ЗЕМ ЛИ  по х  РАЙОНУ ПО С К О Р О С ТН Ы М  НАПОРАМ ВЕТРА -
27 0  Па, (27кгс  (м 2) ■ Т и п  м е с т н о с т и  В.

£.3. К р а н  п о д в е с н о й  э л е к т р и ч е с к и й  т р е х о п о р н ы й  

ро Т0С,Т7В9о-7Ъ г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  Q * 3 .2 t .

3. Сте п е н ь  агрессивного воздействия с р е д ы  на нео&е т о - 

ННРОЬАННЫЕ с та л ь н ы е  з а к л а д н ы е  и СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕ

ЛИЯ ж е л е зо б е то н н ы х  к о н с т р у к ц и й  - н е а г р е с с и в н а я  Дл я  защ и

ты  ОТ КОРРОЗИИ 9ТНХ изделий применяются следующие МЕРОПРИЯТИЯ■

3-1 Ц инковое п о к р ы т и е , п о л уча е м о е  го рячим  линкованием. 

толщиной 50-СОМКМ , В КОЛОННАХ , СТРОПИЛЬНЫХ ВАЛКАХ , ПЛИТАХ 

ПОКРЫТИЯ И ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН.

3,2. Л акокрасочное  п о кры ти е , выполняемое эмалью ПФ-1/S 

(ГОСТG4QS-1 Б) ПО грун то вке  лйКом П Ф -П О  (ГОСТ /5 9 о 7- 70J & 
остальных ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ.

Н. М о н т а ж  ко нструкций  о с ущ ес твлять  на монтаж ной  сварке 

Электрод ам и  ти п а  $42. Зь/соту cbaph^ix  швов, не оговоренных в

ЧЕРТЕЖАХ, ПРИНИМАТЬ 6 ММ . КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ шВО& 

ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ 5 СООТВЕТСТВИИ с ГОСТ32.4Z- 73 

„Соединения  сварные  Методы  контроля к а ч е с т в а .

$. 3  РАБОЧИХ ч е р т е ж а х  п ри м ен ен ы  типовы е  ж е л е з о б е 

тонные КОНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕРИЯМ ОБЩЕСОЮЗ

НОГО КАТАЛОГА.

Со к р а щ е н и е

с м . - С М О Т Р И Т Е  

П>А. - ПО АНАЛОГИ И

слов ;

ОТМ. -  О Т М Е Т К А  

ТР. -  Т Р У Б А

/

937//У

Привязан

Инв №

тп 90-а -I -  Лг ̂  -кж

Компрессорная станция 4K-IP0A для 
блокирования с турбокомгтпепоопныт/и станциями.Инге. Лимбмис

Ведите Макарова Стадия Лист Листов

PvK.ro Моргунов
РП 4 2 6Начотд Саакьяни

Глспец Боярченк
Общие данные. (Начало)

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРО/НШПРОЗКТ
Нконтр Луценко..
ГШ Остагаевс А-

Ф о р м а т а  I
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ВЕДОМОСТЬ ПРИМЕНЕННЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные, докум енты
1. * в -  6р е

Уми<рнцироВАрнь/Е закладны е Де 
тали сборных Ж елезобетонных 
конструкций здании'  ПРОМЫШЛЕН
НЫХ предприятии.

--- -

ГОСТ 3634 -79 Лкхи нугу иные для колодцев.
Плиты железобетонные ребру с-

гост гг.?о1 о -? ? *
тыс пгедААРительно НАПРЯЖЕН
НЫЕ РАЗМЕРАМИ С*3м А*** покры
ты ! ПРОМЗА одет венных ЗДАНИЙ. 
Технические Условия.

вып. 1 Закладны е детали  конструк
ций  одноэтажных Зд а н и и  . !

4 4*м . 7
Стальные изделия для сопряже
U LA f /ХО̂ А/1 /1/ КГ JT Г/Л LJLJL. / 1/

ГОСТ 22.701.1-??* ТО Ясс. Плиты типа ПГ Показа
тели И армирование .

7. ТОО Г Д/fJF ^^ЛТРД *fwC*7woCJo£* ТОгуНЬ/ыС 
КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ про-
нь/ш ле ннь /х Зданий.

го ст  2 2 .701. г - ?? ~ То лее. Плиты типа ПВ. Показа
тели и армирование. 1. 4oo^tS

Унифицированные Закладные изде
лия Желе зобе тонных конструк

ГОСТ 2Z.P01.S-? ? * То же. Арматурные изделия
и ЗАКЛАДНЫЕ ДбтА ЛИ.

ции для крепления  техноло
гических КОММУНИКАЦИЙ и

Г о ст  16.S79-PB блоки БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН 
подвалов. Технические условия ВЫП\ о

Устройств.
Материалы  дл я  проектирова

ний .
Рабочие чертеж и унифициро

ванных закладны х изделий.
ГОСТ 24. 3 ?9.о-Зо Болты ФУНДАМЕНТНЫЕ. ОЛЩИ£ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ выл. 1

ГОСТ 24.37S.1-3o болты ФУНДАМЕНТНЫЕ. КОНСТРНК 
ЦИЯ И РАЗМЕРЫ Сетки  сварные для армирования

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
Сетки О РАБОЧЕЙ АРМА ТУГОЙ

1.0 6 о . 1 -1

Стены наружные из однослой
ных л а мелей ДЛЯ КАРКАСНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Состав серии Общие ука 
зания по ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕ
ЛИЙ Номенклатура изделий

ш о - 1
ДИАМЕТРОМ ОТ /о д о  32мм.

1 .112-1/?? Монолитные Ж еле зобе тонные
ФУНДАМЕНТЫ ТЮД ТИПОВЫЕ КОЛОННЫ 
прямоугольного сечения одно-

ВЫП. 0 -0
ВЫП. 6

ЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ. 
Арматурные изделия.

Сальники набивные Д у  Бо -14оо
Габо чис черт с ж  и $9оо  -  2 Для пропуска труе через стены.

Ьып. 0 -3 Материалы  дл я  проекти Рабочие чертеж и

вып. 1-1

рования стен одно эталоны*  
производственных зд ан и й . 
Рабочие чертеж и

Панели из л е гки х и  Яче
истых кетонов. Рабочие 
чертеж и .

1 4 1 5 ,-1

ВЫП. 1.

ЗЬеЛЕЗоБЕ ТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БАЛКИ ДЛЯ СТЕН ЛРОИЛВОд с ТВЕН- 
ИЬ/Х ЗДАНИЙ.

ЧРунд АпСНТНЫЕ БАЛКИ для  
стен С ШАГОМ КОЛОНН G м.

ВЫП. 1-2 Панели из легких и  яче Мелезо БЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

вып. ГЗ

истых бетонов. Пространствен
ны& каркасы , рабочие чертежи 

Панели из легки х  и  яче

Ш Ъ  - 3 ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНЫ Я ДЛЯ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

исты х Бетонов Арм атурны е Зд а н и й  вез мостовых кранов

ВЫП. 2-1

и  закладны е изделия. Рабо 
чие чертежи.

Карнизны е панели Рабо
чие ч ертеж и

вып. 3

ВЫСОТОЙ ДО 9,6> М.
Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  к о 

л о н н  высотой 6 6  н 7,8 м.
вып. 3-3 Монтаж ны е мзль/  стен вып. Н Рабо ч и е  чер те ичн арм а  тар

6Ыл. 4 4

о дно этаж ны х производствен
ны х здании ' Рабочие чертежи.. 

Изделия  соединительные

ных и з д е л и й  д л я  колонн  

вы сотой 6,6 и 7 ,8м .

вып. 4-е.
стальные Рабочие чертеж и

Стальные изделия  эле
ментов ф ахверка . Рабочие 
чертеж и . <427.4-3

Колонны щслезоБе то иные п р я м о 
угольного сечения длщ продоль
ного И ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА ОДНО 
этджных лр с и зводс,тзеииь/х зда
н и й  высотой 6 ,о -/ 1 . 4  м.П К - 0 1 -8 8

СВОРНЫЕ железобетонрыс плиты 
АЛЯ ПОКРЫТИИ производственных 
здании
Рабочие чертежи

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

вып. о  
вы п-1

вып 2

Пат ери алы для проектирова
ния.

Колонны Рабочие чертежи 
Арматурные и закладные изде

л и я , стальные элементы колонн 
Рабочие чертеж и

*.4 6 1 .1 -3 /8 0  

6ЫЛ. ■/

Железобетонные, стропильные 
решетчатые б а л к и  д л я  
покрытий о д н о э та ж н ы х  
Зд а н и й . В а л к и  пролетом /2 
и 48 м.
Ра войне черте  ши.

/. 4g5, 1 -ю /а г  

вып- о  

выл. 1

Комплексные Железо ее тонные 
ПЛИТЫ ПОКРБ/ТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ 
промышленных Зданий

Ц атерналы  для проектирова
ния

К о м п л е к с н ы е  плить/ с н е  с у  щ е п  

о с н о в о й  из Ж е л Е Б о б е  т о н н ы х  

Р е б р и с т ы х  плит д л и н о й  & м .  / Ы -  

Б о ч и е  Ч Е Р Т Е Ж И

1.060. д -  2

5 Ы Л - < 

в ы п ,  6

Вып. 7 ЧАС ть 2 

-________ ____________________ _ J

Перегородки  панельные зданий
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  И  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т 

В Е Н Н Ы Х .

П а н е л и  железобетонные 
Рабочие чертежи.
Узлы Рабочие  чертежи.
Й З Д Е Л И Я  А Р М А Т У Р Н Ы Е  И  З А К Л А Д 

НЫЕ к  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы М  К О Л О Н Н А М .  

М З Д Е Л И Я  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е .

Рабочие чертежи.

4

037//у

Привязан

ТП 904-1- 7o.SC-Ж

—Л----
Компрессорная станция 4K-I20A для 

блокирования с турбокомпрессорными станциями.
Вецинж Мякяргжя АЩллАп Стадия Лист Листов
Рук.гр Моргунов , Г

РП 2Начотд Саакьяни
Глспец Боярченк ■)/7рТй Общие данные. 

(Продолжение)
Госстрой СССР 
РОСТОВСКИ? 

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТЙГ* Луценко 
Асташеве к >*

Ф о р м а т  АС
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМ Ы Х Д О КУМ ЕН ТО В (П Р О Ц О гл с Е н И с )

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные документы

Стаканы д л я  крепления крыш-
НЫХ ВЕНТИЛЯ ТОРО А , ДМфЛЕКГО-
ров и  зо н то в .

$СЕЛ£30БЕ ТО ИНЫЕ СТАКАНЫ С
отьегрстиями ди ам етр  4oc?/Pcx>j 
fooo} /Zoo и  И  s o  н м . Ра б о ч и е .

1.494-24

в ы п . 1

2 .42о -1

вь/п. 1

2 .4 6 0 -2

&ЫП.2.

2. 4 б о - / $

вып. о

А .о о б .1 -2 /3 2

Черте  леи.
Монтаж.ныв детали сборных усе- 
лезобе тонных Колонн н подкра -  
НОВЬ/SO БАЛОК. ОДНОЭТАЖНЫХ ПРО 
МЫШЛСННЫХ ЗДАНИЙ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕО/сИ ТИПОВЫХ 
МОНТАЖНЫХ Д£ ТАЛЕЙ._____________

M ohtas/СНЫВ АКТА ЛИ СБОРНЫХ 
ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  
п о к р ы т и й  о д н о э т а ж н ы х  п р о м ы 
ш л е н н ы х  зд а н и й .

Рабочие  чертеж и  типовых
МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ И 
ТЕМПЕ РА ТУРИЬ/Х ШВОВ
Типовые узлы покрытий промыш
ленных ЗДАНИИ А МЕСТАХ УСТА
НОВКИ крышнь/х  вентиляторов. 

Указания по применени /о
ТИПОВ Б/х УЗЛО&
Сборные усе левое с тонные. Каналы
и тоннели из лотковых эле  -

ВЫП. о 

ВЫП. 1-1
вып. 1-г 

вып. 1-3

вып. 1-4

вып. г-г 

выл. г -з

3.9оо~3

Вып. ? ЧАСТЬ 1 

Вып. ? ЧАСТЬ Z

МЕНТОВ.
Материалы  для  проектирова

ния.
Лотки Рабочие чертежи
Плиты, опорные под ушКМ. Ра - 

бочИЕ ЧЕРТЕЖИ
Лотки. А рматурные и  заклад

ные изделия Р абочие черте -  
оси

Плиты, ОПОРНЬ/Е ПОДУШКИ 
Арматурны е  и  закладные изде 
л и я  . Рабочие чертеж и .

Узлы ТРАСС. Лотки, плиты, 
балки . Рабочие  чертеж и

Узлы трасс. Лотки, платы, 
б а л к и . Арматурны е  и  заклад 
ные изделия  Рабочие чертежи.

Сворные железобетонные '  
конструкции бмкостнь/х  соору
ж ений для ВОД ос НА Б ЖЕ НИЛ И 
КАНАЛИЗАЦИИ

Изделия для круглы х  Ко 
лодцев . РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ-

Арматурные изделия Рабо -

Р э - o i - s s

вып. 2

Чие чертеж и  _____________ _ _

С б о р н ы е  ж е л е з о б с  тонны е, 
о б в я з о ч н ы е  балки и  п ер е м ы ч 
к и  для промышленных Зд а н и й  

Перем ы ч ки  Рабочие черте  Ион.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ

3.01?-/

ВЫП. 1

Ограждения площадок и  участ
ков ПРЕДПРИЯТИЙ,  зданий и  
СООРУЖЕНИЙ.

Ж елезобетонные элементы
ОГРАД

Прилагаемые документы

та  904-1- — КДсИ
Альбом

Строительные конструкции и 
изделия

I

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ О С Н О ВН О ГО  КОМ П Л ЕКТА

НАИМ ЕНОВАНИЕ ГРУППЫ
код

кол ПРИМЕ

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ м» ЧАНИЕ

1 Блоки ФУНДАМЕНТОВ 561100 6.15

г Колоннь/ 562100 iZ M

3 ЦРУНДА М £ НТНЫЕ ВА ЛК И 582 400 184

4 Балки  покрытия 58 г гоо Z4.3&

S Перем ы чк и 582 800 __ ___0,Н5_
с Панели  стеновые 583 1оо Ш

Z. Плиты  покрытия 564/00 35.12

А Плиты ПЕРЕКРЫТИЯ 5842ао 0.В7
9 Детали смотровых колодцев 56SSOO 2 , 2 6

1о Конструкции И  детали каналов _JBS6oo__ _ 16.41
11 Элементы  оград $89900 0.36

12 Па НЕ-ЛА П£Р£ ГОРОДОК S83300 2.CS
13 Подпор ной  стенки SSHco 4$,Э2>
14
1S И того 13Z.0Z

Материалы  на изготовление 
сборных Бетонных и железобе
тонных КОНСТРУКЦИИ учтены  в 
ведомости Потребности в материа 
лах  м ОТДЕЛЬНО НЕ учить/ВА/от- 
ся.

Привязан

Инв N9эги/ч
ТП 901 -I - 7о. Вй-Ш

Компрессорная станция 4K-I2CA для 
блокирования с турбокомпрессорными станциямиИн*. Цимбалис ■>1,' - р

Вединж Макарова Аис&еы •А Стадия Лист Листов
Рук.гп Моргунов t

РП з ---------- 1
Рачотд Саакьякц] »

ГлСпец Воягрченк! ) 7f**n Общие данные. 
(Окончание')

Госстрой СССР
ростовские

ПРОМСТРОИРШЛРОСРГ
Нконтр Луценко
Wi Осташевез

фпР** АТ н?
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/ - / Спецификация к  схеме располож ения э л е  мен гое ф ун д ам е н тов

М а р к а ,
л о з О б о з н а ч е н и е

Н а и м е н о в а н и е К о л
М а сс а  

е д  ,к г

П р и м е  -

чание

Б А Л  К  U  <РУНД А М £ *  ГН Ы £

/ Ф Б &  -  У / У T o o

2 1 . 4 1 5 - 1  выл. 1 Ф Б С - И 2 2 l o o

3 Ф Б Б - К Ъ / Б е ю

ФуНД А МЕНТЫ
5 Ф М 1 G
a Т П 9 0 Ч Ч -  - К О К  л и с т  5 Ф м 2 Ч
7 Ф м Ъ /

8 < Р м Ч /

9 л и с т  6 Ф м 5 2
/о Фм  6 2

С т а н д а р т н ы е  и з д а м с я

//
Б о л т /  / М 2 0 * & 0 0 & С г Ъ х л 2  

Г О С Т  2 4 5 1 9  / - S O
ч 2 , 3 /

JELС  v
Я  75 .415 ■ Т 2

\7>| -----------V

W

,4 5 с .

1И - = 3 —

1 —

? ^
415

i -  З а  У С Л О В Н У Ю  от -m e  т к у  0 . 0 0 0  п р и н я т  У Р О В Е Н Ь  

Ч и с т о г о  П О Л А  П Е Р В О Г О  э т а ж а  м а ш и н н о г о  З А Л А .

2. X R p p k  т  е  р н  с  т и к н  г р у н  т о &  f с  а  у ж я ц и х  о с н о з а н и е н  

Д Л Я  Ф У Н Д А М Е Н Т О В  Д А Н А  В  П О Я С Н И Т Е  А ( ,Н О Н  З А П И С К Е  К  

Т И П О В О М  У  П Р О Е К Т У .

3 .  Ф у н д а м е н т ы  в ы п о л н я ь о т с я  в  т и п о в о й  о п а -  

л  У 6  К Е  С Е Р И И  I .  Ч /  2  -  / J 7 7 .

4. П о д г о т о в к у  О С Н О В А Н И Я  Г О Д  < Р УН Д  А  М Е Н  Тб/ В6/ПОА- 

Н Я Т Ь  П У Т Е М  В Т Р А М В О В Р Н И Я  В  Г Р У Н Т  Щ Е Б Н Я  И Л И  Г Р А 

В И Я  К Р У п н о с т ь г о  4 0 -  ^>0м м .

5. Н й  У Ч А С Т К А Х  М Е Ж Д У  Т О Р Г А М И  Ф УН Д А М Е Н ТН Ы Х . 

В А Л О К  В Ы П О Л Н И Т Ь  Ч А Б Е Т О Н К И  И З  Б Е Т О Н А  К Л А С С А  8  7, 5  / 

Р А С  К о д  Б Е Т О Н А  Р А В Е Н  / Б м * .

Ь .Ф инД Рначгы  Ф м !~  ф м 5 РАЪРАбОТАНЫ С УЧЕТОМ НСЛОЛ(,Зо&Р*иЯ UX 

В КАЧЕСТВЕ 3 АЗЕH A U ТСЛ£U .

/ /

3 21 1J 1/

Привязан

Инв N2

ТП 904-1-/4«йГ-№

Компрессорная станция 4K-IPQ4 для блокирована 
с турбокомпрессорноми станциями.

Схема расположения 
элементов фундаментов.

Стадия Иист

РП

Лист

Госстрой СССГ 
Р Х Г Ь С ’-'/П 

ПРОМСТРО, iH/t/iCF СЕКТ
Ф о р м а т  А  2.
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Ф и Фм 2 з - з (^ПЕц н ^н п а ц и р  к  ф у н д а м е н т а м  Ф м ! —  Фд,3.

1 /
т

р 4
$оо

ч-ч

I J 1
Обозначение Наименование

Коп. ив исполн.
Примечание 1

Фм/ 4*2<ЬЪ
Сборочные единицы

Сетки арматурные

/

/,4/0-3 вып*/

П 5 ‘г°5 / /

2 /С 8SXI4S 2 4

3 /С g$£ 85*/75 2

ч 2 С Ш  П5 */75 1

5 / .Y / 2 -/ / 7 7  вь/п.З CA-SAI 5 5 5

Л е т а л и

0 7 А-Й-/2 ГОСТ5781-82 E'-2So / / J
Стандартные изделия

6 Болт U  М 24 *200 ВСтЗкп 2 
ГОСТ 242>lS.I-8o 2 3  42кг

М а т е р и р л ы

Бе тон класса В 12, В 2J 2.4 2.1 м*

6 - 6

« г [□
5  /

ч

/

i о
нЬ

1 2  со о

7 ПРИВАРИТЬ К верт и к  а л ь -

5 - 5 СхЕМ Ы

нь/х осаи

Н О Р М А  т и в  Н И Х  Н А Г Р У З О К

/ , Ф м  2.

h! = 327,0*//

//, =  / 3 8 ,2  к Й  

Q  = ± 8 ,7 * / /  

м= i 35,2 кй-м

Ф м Ъ , Ф м Ч

tl - /63,0 кЙ 

Ч, - &9,о кй 

ь!г- 79,о*//
Q  -  ± V.3*//

М = ± 17.7 кН-М.

В е д о м о с т ь  р а с х о д я  с т я л и  я  я  э л е м е н т  ,  к г

М а р к а

э л е м е н т а

и з д е л и я  А Р М А  Т У Р Н Ь / Е

ОбЩии

Р А С Х О Д

Я р м а т у р я  к л а с с а

Всегол - г R -U L

ГОСТ 578/-В2

Ф8 1)тоГо фб ф/о ф/2 4 То Го

Ф м / /3,5 /3,5 1.2 23,3 12.8 37,3 50,8 50. В

Фн2. /3.S /3.5 1.2 23,3 /5,6 40.1 53, С 53, С

Ф м Ъ /3 5 /3,5 2.4 /3,4 25 5 41,И 60,9 6 0 .9

1 ■ Й Я Г Р У З К Н  Н Я  ‘Р У Н Д Д М Е Н Т Ь /  Д Я Н Ы  п о  В Е Р Х Н Е М У  

О В Р Е Ъ У  Ч > У Н Д Я М Е Я Т Я  Б Е З  У У Е Т Я  Н Я  П Р У БОК Н Я  ПОЛ f ВЕСА 

ФУНДАМЕНТА U ГРУНТА НА ЕГО УСТУПАХ.

2 .  Пр и  у с т а н о в к е  з  о п а л у б к у  в е р т и к а л ь н ы х  СЕТОК ПОД

С Л О И  НИ КОЗ ВЕРХ HUE ПОПЕ РЕ VHb/E СТЕРЖНИ СРЕЗАТЬ-

3 ,  &£РТИКАЛЬНУМО АРМАТУРУ ФУНДАМЕНТА ПРИВАРИТЬ АС

А р м а т у р е  п о д о ш в  ь / в  м е с т а х  и х  П е р е с е  н е н и я .

/г
W7//y

С т . и н * Т о л м а ч е в Cfl/O-H ~
В е н и н ж М а ка р о в а
ЭУ К .Г 0 M ourvH O B J s r U
-1ачотд С а а к ь я н ц
Сделен
Н к о н т о

Б о я р ч е н ю
Л у ц е н к о

ш а

ГИЛ [О с т а ш е в с ^ й  1

Привязан

VI нв №

ТП 904~1-Я?Л--КЖ

К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  4 K - I2 0 A  д л я  
б л о к и р о в а н и я  с  т у р б о к о м п р е с с о р н ы м и  с т а н ц и я м и .

Фундаменты Фм1 - ФмЗ.

Стадия

РП

Лист Л истов

Г о с с т р о й  "СС Р 
Р О С Т О Б О '/^

>rv У' IPпромстра
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Р и с к и  Р А Ъ Б  И  то ч н ы х .  

Ос ЕЙ ^

ФиЧ

5ос> Yoj;

Ф*5 ч-ч СпЕ /ЩиФнпсяциЯ К <РУНДУМЕНгум Фм 4 —  Фм7 .
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Риску раъ б уьо ч - 
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4
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8_ ПРУ з # ЯУГЬ К вЕРГУлСРАЧ 
ЯРМЯ,

1 '

НОУ ДРМЯТуРЕ псу^колонним.я

г

1 -1

• О. t o o

2 ^

-/, 6 S o

1 .

ы
з - Л

± т ± *

Фм &

Ь о о

ж

о о

г L _
, 6I 7>о!/ 5

3 4 5 о

г -

6  S o

/So

55о .

2рс

3 - 3

Т

(£ )

2 - 2

б
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У

2
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I 1 1 Обозначение

Котк не ист>лн.

Примечание
к » м Фмб

С & О Р О Ч Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы

С е т к и  я р м р т у р н ь /е

/ z c ^ S n s n m /

2 1.410- Ъ  в ы  я . / < с Ш  8S -с145 ч 2
3 2С  - щ %  195 * 195 1

V Ш (0 - //7 7  В б / п .З с  а - г м 5
Д е  т я л ц

БЧ
—

8 А-Ш -/2 ГО СТ5181-82 e * 2So / / / 0, 2к г

7

С т н н д р р г н ы е  у  з а е л и  я

В о л  т  U  М ! 6*5с О & С т 5к п 2 
Г О С Т  24379 !  - В О

ч ч 0,91  к г

6
S c x r / J  М 2Ц* 800 З С т З к п 2 
Г О С Т  243 79 / - В О

2 2 3,42  к г

М у  т е р ы  м  л ь /

Б е т о н  к л а с с а  В>!2,5 2,1 1.6 о,ч 0,Ъ м ъ

О. !5о
5 - 5 (с>- 6

0 ' Kjfr 1 ч
*  §я ,

^  2

A l ^

к0
- * - = N

О too

В ЕДО МОСТЬ РА СХОДИ СТИЛЫ НИ ЭЛЕ МЕНТ  # Н.Г

С м  П Р И М Е  у  я  н и *пункт V

1Чя рк и

ЭЛЕМЕНТУ

иЗДЕЛиЯ УРМУ ТУРНЬ/Е

Общий
рЯ СХОД

Й РМ УТУ РУ К.ЛУССУ

Всегоя-т R-UI
ГОСТ 578!-82
Ф8 ЙтОГоф& Ф 1о ф!2 ЙТоГо

Фм Ч 15.5 15.5 2..Ч 19,4 25.6 У 7. у 60.9 60. в
ФмЗ /Л И.Ч /2.8 28.4 28.4 28,4

ф м 7 л ЕМ Ы НОРМЯТИ&НЫХ НУ ГРУЗОК

Ф » 5 Ф м  &  , Ф н 7

®?С1(2ьД

hi -!5,0<Й 
hit -  4о,4 кЙ 
Q = ±5,4 кЙ

1 .  Ё > Е Р Т Н К Я Л Ь Н У Н ?  Я Р М У  Т У Р У  е р у н д я  М Е Н Т У  П Р И В У Р И Т Б  /с 

Я  P H  Я  Т  У  Р Е  Л О Д О Ш & Ы  б  М Е С Т Я Х  И Х  П Е Р Е С Е  4 E H U P .

2 .  Й я  Г Р У З К И  И Й  Ф У Н Д У  М Е Н Т Ы  Д У Н У  П О  В Е Р Х Н Е М У  06Р£-\ 

Ъ У  Ф У Ч Д Я М Е Н Т Я  В Е З  У Ч Е Т У  Н У  Г Р У З О К  Н Я  ПОА f В Е С Я  Ф У Н Д А 

М Е Н Т  Я  Н  Г Р У Н Т Я  Н Я  Е Г О  У С Т  У  П У Х .

3  П  P H  У С Т И Н О & К Е  з  o n  Я  У Б К У  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  С Е Т О К  

П О Д  К  О  А  О Н /4У  К О В  В Е Р Х Н И Е  П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С Т Е Р Ж Н И  С Р Е З *  Г б .

4. П р и В Я 2 Х У  К  Р А В В И В о Ч И Ы М  О С Я М  И  О Т М Е Т К И  < Р У Н Д У -

МЕНТУ Фм7 смотр и ТЕ НИ ЛИСТЕ.

*3

937/ / У

Привязан

_____________ 1
И не №

ТП 904-1 - 7& .& -К Ж

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомлрессорными станциями.>.инж Толмачев! г

Зетян» Макарова Мегри*.< t r Стадия Лист Листов
Рук , гр. Моргунов РП еНачлтд Саакьяну. A f i r

Глспец Боярченк ) О К ?
Фундаменты Фм4 - Фм7 .

Госстрой СССР 
РОСТОВСК/Д 

ПРОУСТРОЙПИКПРОСхТ
HjtOHTD Лупенко щ / > .
ГИП Осташевс llAKXSi —■

Фо р мнтг AQ
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ОП£ЦИ<рПКАЦМЯ /с СХ&МАМ &а с ПОЛО&с£НИЗ ЭЛЕМ£НТК>& ПОДЗ£ МНОГО ХОЗЯЙСТВ А .

Г*

Мараа.
по». Обозначение ( Иаимаиоааим* Кол.

Масса 
•А-,кг

Приме
чание

3

4Л о т к и

/ ТП9о4-1- -КЗСИ-1/18-6-Г J e - e - 1 / 3900

2 -3>ф6-8-7 Л у  8 - S - r /

3 3 .0 0 6 . 7 -2 /3 2  вып.7-7 67/20-5 4 безо

4 Л 5 0 - -6 72 ге о

S Т П 9 о 4 -1 - •КЖ М-М р*-Г J 8 p - 5 - 7 6 5оо

6 mJ&p-3-1 J f 2 o p -3 -T 3 55о

7 -Jd p -S -2 Л б р - 5 - 2 г 5оо

В -J/8^-5 -1 j t e z - s - t / 6а>

О п о р н ы е  п о д у ш к и

9

3 .0 0 6 . 7 -2 / 6 2  вып. 7-2

О П  7 , 2 0.07

/о O f U 6 0073

// 0/73 6 0.04

/2 0 /7 4 75 а о 9

В е т о  и н ы е  б л о к и

В Т Б О  -12.46-Т ft>B7/3S7S-78 3 64о

/4 ТБО- -  9.46-7ПХ713379-76 3 47о

По д п о р н ы е  с т е н к и

/5 3 ,0 0 2 .7 -7  б ы п . о П Л  1-1 77 15а?

16 П Ф 7 -7 11 29а?

1? Т П  S o 4 - 1 -  -  КЗС- 

Л и с т  Н

О Т 7 2

73 0 Т 2 1

79 С Т З 1
—

Ф у н д а м е н т ы

21 °РОи 7 4

22

22

Т П  9 0 4 -7 - -  K S C  
Л и с т  /о

Ф О м  2 4

Ф О м З 2

24 * Р О м  4 4

- 2 5 Ф м  7 73

26 Ф м  6 1

И з д е л и е  з а к л а д н о е

2 3 М Н  / о 7 -в в / А

30

- 3/
7.400-/5 вып. 7

М Н  т п - 6 б 7.6

М Н  Г Г Б - 6 4 2,3

31 М Н  117-6 27 2.4

33 П Н  !с З  -3 4 0,6

3 4 3.006.1 -2 /6 2  вып. 7-3 7 4 -7 4 3 0 ,5

6-7о» УохS ГОСТB5off-p2 
JPOjfjk& b f j  пс.о П ХТ63S~?n

3 5 £ »  /Зсо 1 7,0

36 £ *  /SCO 1 8,1

Марка.
лох Обозначали* Наименован** Кол

3 ?

3 6

47

42

4*

46

49

52

5 3

54

5 5

5С

5?

53

5 9

62

63

65_

66

67

63

63

?о

Монолитные ЫНАСТКМ

ТП 904-1- -£*ь  
Лист /3 ;/4

ТП .9 0 4 -7 - ~КлсНисг2

ТП 9 0 4 -1 - ~ ЕУ& Лног И  Пр и е м о к . П7°м  3

Т!# *-!-  -/007-/7^g

ZO&r5S±

3.006. 1-2/62 вып. 72

6'225o

£ • 2 4 3 0

9 *  7

9 и 2

9 м  3

Нм 4

5м 5

9 м  6

П р и я м о к  П Ф м  /

Ма т е р и а л ы

Б е т о н  КЛАССА 2  7 .5 о.?5

СлемА 8

П л и т ы

П 7 д~56-1

Л  log  -5 5 -1  

П 74д - 3

3.9оо -3 в ыл. 7} ч а с т ь  т
К ольцо СТЕНОВОЕ K L j-'S‘6

Тn  So4 -/- 'КЭОМ-А7С7

Пз^елно соединительное
М О /

ИЗДЕЛИЕ Of Иг*A,AptriOEs

3.9оо-3  вы п.7, vисгГсХ

П  / 0 0 -3

Сх е м а  3

___ Колодец  К /

П л и т а  д н и щ а  K U A /5

К ольцо спорное, К Ц О -Г

Плита п е рс  кге. > ̂ ия

К Ц П  1 -/S-1

сЛ/ОК Л К  ГСОТ 363Д-РЭ

СХЕМА 4

К о л о4 ЕЦ К Б  ___

П л и т а  д н и щ а  К Ц Д  Ю

КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ К L/_

Кольцо СПОРНОЕ К Ц о - 7

Пл и т а  п е р е к р ы т  ил

_ /СЦП 7 - 7о-!
МЗА&ЛИЕ ОГАМ ДАРТ НОС

Лю к л к  Г0СТзб34-79

Бе т о й  к л а с с а  3 7 5

Масса 
•А*, кг

З о

55
&

1/

/2,1

/3,2

/5о

/9о
З/о
Г5 о

S oo

ICCK.7

7со

Прима-
чани*

м

Я°МАГМe ti Г  ПЛАНА 1

Оте . С/57

О ТЕ Ф57
ОСА» ИА ОТМ.-З.бСО

Огв ф 33.6 ось ИА оти -/Гбо 
сьерлить гк> месту

1. Нагульные поверхности стен сворных ясслезо&сгонны х

КОНСТРУКЦИИ ,  НАХОДЯЩ И ЕСЯ В ГРАН ТЕ , О ВМ АЗАТЬ ЗА  5  РАЗА

го ря ч и м  битумом МАРКИ В н ? о /я о  (КОСТ 6617-76**) по  

ХОЛОДНОМ бИТСУМНОИ грун то в  с е .
2* Обрат  ну  но засыпку пазух у  стенок, каналов допускается

ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ МОНТА оса ПЛИТ ПЕРЕКРЫ ГИЯ КАНАЛОВ
не пуч инистым грунтом с послойным тра м б о в ан и е м  через  
2со -Зоо  им.

3. Н а  С Х Е М Е  РАСП ОЛ О Ж ЕН  И  Я  / УКАЗАН Ы  О Т М Е Т К И  В Е Р Х А  

ОПОРНЫ Х ПОДУШ ЕК.

4. Привязк и  и  отметки отверстии  см о три те  на соот&ет

СГ&УНОиДИХ Ф Р А ГМ ЕН ТА Х И  С ЕЧ Е Н И Я Х .

5. О т в е р с т и я  по м е с т у  выполнить п у т е м  рас северлов к  и  

по е го  периметру ды р </> 2о -+25 мм с последующей 

еыби&сои бетонА и вырезкой арм атурь /.
6. Торец  лотка заделывается  бетоном класса  6 7.5 б соот

ветствии <С УКАЗАНИЯМИ СЕРИН 3.006.1-2/82 ВЫП. 2-1.

/ 4

9371/4

ТП 904 -I - Л», g i -КЯ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорнкуи стаупиямл.

Схемы расположения элемен
тов подземного хозяйства 

_______ (начало)____________

Стадия Лист

РП

Листов

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ

пр^ строТ н и ш р о е х т

П ривязан

Й нв N?

4е*ори at  А 2
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/2со*

ТП 904-1- 7 & & С  -  КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорнуми станциями

4сп. Иванова rfUAut Стадии Лист Листо»
? У К .Г р Бескоров; РП 31ач. от; .Саакьян; Т ~
‘‘л.спе! .Боярчен, ооЩ г Схемы расположения элемен- 

тов подземных конструкций 
( продолжение )

Госстрой СССР
ростЬвскил

ПРОМСТРОЛН/ИПРОгХТ
■i.KOHTi .Луценко
" Т Ш Осташевс;

cFtH°r*7/4T /4 2
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PIcffI Иванова
Бескоров

ТО 904-1- 7о. 86 -  КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорнуми станциями

Ств£и*_ Лист Листов

га

tSSo Гл.спе
Н^к^д^Луценко Схемы расположения элемен

тов ПОГПРМНОРП тлчавпям
Госстрой СССРPnTTnRT^W
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<РОп2 <Р0м5

Г Г '

■7$ф
i\rj

5
Зсо

т - г

°РОм 4 Ф м З
СПСЦИ ТИКАЦП Л К ЧРУНДА МЕпТЛМ ПОД C S O С- СРОм 2- ФОм 4) с!0н8

xfitz ~ .
П -TT

/6\ % ГWK
3s
S5t>2,15S4-2.p

*

т . /7г
«о

Т/
$

Зсо

М -1 4

оссо

Щ
* / ' / / .
Щ

л з ц
Cco

МАРКА ЭЛЕМЕНТА

ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ

Общий
РАСХОД

АРМАТУРА КЛАССА ПРОКАТ МАРКИ

ВСЕГОЛ~(П зегзплг

rocisw-зг 1ЪсГ2590-71 ГОСТ2Л59-72

Ф& того </>£> ИТОГО15о*3 итоге

фОмЗ г.г /г 0.76 076 72.0 120 /336 да.36

Марк»,
лоз. Обозначение Наименование

Кол НА псп Масса
е д .,к г

Приме
чание

°PQfc Т&Г5 9мВ

А СТА пи
1 ф/о AI П>СГ578?-67 &Н2СС 4

ЛЗ ДЕЛИЛ СТАНДАРТНЫЕ.
2 болт 5 М 20* 1SO 

& сгз кпг ПОСТ2*379 Г-во 3 4 /.3/
3 Болт S М 16* псо 3 сгз КП 2 Гост 213 79.1 -во 16 0.75
4 Болт5 М 2о к Зоо 

S CTJ КП г  ПОСТ 29379.1-во 3 0в1
S Болт 7 . 7  м  76 *3оо 

3 C.T 3 КП г  Пост 29379 t -во 3 а$ ?

И зд е ли е  За  к л  а 4 н об.
в Т п  до* -/ пш -/:эси-м н? М Н Р / 2 6

И зд е ли е  соединительно,
в Т/7 9о*~ 7 HoJt, -£jcИ  -  мод М СЗ 2 15

Материалы

Б е т о н  к ла с са  £> 1$ 3.5 55 0.7 02 MJ

Норм а  ги&ны с  нагрузки
ИА ФУНДА МЕН ТЫ

Схем а Усилие 4Qh2 40мЗ <Юп1 <Рм&

HLL М,кН GO 30 25 4

Л П 04 гото 6 о с н о &а н и  л по 4 монолитные. ф у н д а м е н т ы  

выполнят ь путем ь т р а м в о л а м и  *3 ь  г р у н т  щ е а н л  и л и

ГРА&Н& КРУПНО СГЬН> 40~ во ММ.

2 . Болты тип 5  установить в  готовые ФУН4Аменты з  про -
Ь&СРЛСННЫ С ССвАУСН Н Ы , З А С Р е п н е  о  ПОМОЩЬНЭ ЭПОКСИДНОГО

КЛ£Л , согласно  и н с т р у к ц и и  по  к р е п  Лен и н у  т ехнологического

ОбОРУДОРАНИА Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы М И  БОЛТАМИ в ? ! -7 5 ,

3 Признаку ‘Рун4  am  ен то а ФОм 2, сРОмЗ, <РОм 4  , 9°м &
к. РАЗ&НЗОЧНЫМ о ся м  смотрите н а  лист е 2.

4. Знак  Л  4а н 4 лл о ри е н т а ц и и  п ри  м о н т а  лес.

/7 

3 3 7 1 / 4

Привязан

Инв Ns

ТП 904-1 - 70-86 -кж

Компрессорная станция 4K-I20A пля
блокирования с тувбокомпвессорт'ми стрршиями

С̂П. Иванова Стадия Лист Листов
3-УК.Гр, Боскоров! Jjartki РП toНац.пт г.Саакьян
Гл.спе] :.Боярчен Схемы расположения элемен- 

тов подземных конструкций 
(продолжение)

Госстрой СССР 
Р Х Т О В С Ш  

ПРОЛСТРО/НИИПРОЕКТ
tf.KOHTl >.Луценко
.m... .Qsx&agBSJ *■*

сБЬп м а т  А /
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OsXBMA РАОПОЛОЛСемиЛ М&ПйНТОЬ

/С О Л О Н Ц А  Л 7 .

C rfC rtA  3

Ore ф  sp

Схспл располотрснну элементов

ко л о ^ц л  К 2.
С хе м * 4.

&
Сп& Ц Ц <РИКА ЦНЛ X. ОЛСИВ РЛС, полосе, СНЯЛ ПОДПОРНЫХ ОТ£,Н.

Мврса.
пох Обозначение Наименование

Копие испопк Мессе
ед.,кг.

Приме
чание

СП ЬТ2 СГЗ

Б локи  •РУНААМ&НТНЫС,
1

гост  /3 3 7 9 - 7 3
<РБС & з  6 - Т 6 7 3 JS o

г 9=>ЗС /г.4  з - т 4 г 3 З/о

3 СГБС, 39. 3 .6 -Т ; ; г 970

Ма  т е  р и а л ы

Б е т о н  к л а с с а  S p.s 0.19 QZ1 0.5 M S

о зо г на  ч е й  п  л

Ъ/* КЛАССА г  7.S

С х е м  А рлепололсенил элементов поа/горныл с т е н

Oeopf 3 3 -га

/. В> £АЧ£ОГАС ПОДГОТОВКИ ПО4  КОЛОДЦЫ /С/ , ££  yf ЛО/$- 

ПС ° МЫ £ СГСНЫ ИС,ПОТ]ЬбУ£ТСЛ П£СЧАНАЛ ПОДСЫПКА ТОЛЩ И ‘

НОИ /со ИИ.
£. Внутренние поа£рхностн солонца XV по с  ры ть м ас~ 

тисои нл основе ЭПОКСИДНОМ см олы  Э ^ - / 6  С, ог&е р -  

р и г е л е м  по ГОСТ /о5в? -?б .

3. О г с с р с т и л  ДЛЛ ПРОПУСКА гр у з  & колодцы &ь/пол

нить по месту путем рассаср  ловки по и л  пеоннегру

д ы р  /  2 о -2 3 м н  о последую щ ей в ы б и а к о и  вето на

6£у3 НАРУШОМИЛ АРИАТУРЫ. П осле ПРОКЛАДКИ ТРуе

ОТА£РСГИ Л ЗАДСЛАТЬ ВСТО НОИ ПАРКИ /СО.

4. Подпорные стены за п ро с  к  г  и ро з а  н ы  и з  9>уидАменгныл 

бл о ко в , у к л а д ы в а в  мыл на цементно - пс с  чаном  р а ство р е , 

м а р к и  /со,

5. З а д в л к у  о г ь с г с г н и  а  х о л о д ц е  /С /  после  п р о к л а д к и

ТРУВ И ОТМООТКУ AOXPyn ЛЮКА ,, J  * ВЫПОЛНИТЬ ПО 

ДСТАЛЛМ ТИПОВОГО Проект A S o / - 0 9 -  /7 34 А ЛЬВОМ 2

ДЛЛ СУЛИЛ пру НТО А,

PvK.rp
Иванова
.Бесковой 1ЙНЫЙС

Нач.от ^.Саакьян
Гп.спе т.Боярчен!
Н.конт э.Луценко
ГИП Осташевс

/ л

9 3 7 1 /4

Привязан

Инв No

ТП 904-1- 7о .86  -КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для

Схемы расположения элемен- 
подземного хозяйства( п»тщДНИЙ)

Стадия

РП

Лист

//

Листов

Госстрой СССР 
_  РОСТОВСКИЙТога 1Лф о л ^ 1  « л  игл «г»*
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CnEl К  У Ч А С Т К А М  M O H O S t u r * H 6 /M  y „ f ~  y M Q  и  п я и я м к у  П Р м Я .

I

1 1
И Обозначение }4еимемоееиие

Кол. на ИСЛОЛМ
ПримечаниеЛ/М Ум/ Ы г Ц М 'З И & б Ум 6

Сборочные ЕАиниии

Uв д е л  и  я з а к л а д н ы е

/ МИ 55 5 3J М

2 МНВо! 4

3 МН/07-6 4

V 1.400-15 ьып. 1 м н /и  - з 2 1
5 MHloh G to

6 МИШ - 6 ч
7 м ш п -б / / I
в MHS53 0,9 ОА 0,6 М

А е  т яли

А-Ш -В ГОСТ 578/-82

5У //* е = ч з 5 о 5 1.7 кг
6У «/ е = 2 3 о о 9 0,6 ter
бУ

”ЧР
/7 е - 3 o s o 7 1.2 к г

54 20 6 -2 8 0 0 6 /,/кг
бУ 2/ е = з 2 о о 3 /,3 к г
6V 25 е = з< / о о в АЗ кг
бУ 35 е = 3 9 5 0 3 I, Gkt

бУ 26 е =  7s o 5 5 0,3кг
5V 27 е -  8 s o 5 5 О ,3  кг
бУ 2,$ е = п о о 5 5 0,7кг

бУ 3$ е  = 2 ч s o  \ 6 /,0 к г
бУ 3$ е  = 2 2 о о 8 0,9 к г
6У зч €  = ч з о 4 0,2 к г
бу 35 е  = 5 5 0 3 0 ,2 к г
бу 36 е  = /Зой Ч 0,8 кг

А -Щ -6  ГОСГ5781-82
&Y 13 е  = in  s o ч 6 0 , 3 кг
бу !Ч в  -  85а 7 0,2  к г__
6V /8 е - 2 o S o 7 0 ,5 * г  _

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  С Т Я Л Ц  h r  - э л е м е н т к г

т
I 4 n Обозначение

Кол. на исполм

1 Д ё Неммеиоеание /Ш Ум/ у * : 4 »З Ш 1 У „? Упб Примечание

Si /9 e - i& o o 5 О, У КГ
Si 22 e= \2 oo 5 7 0, 5 кг
Si 24 e  = i8co 3 О, У КГ

A - I -  6 ГОСТ 578/-82
Si !? €  -  !8 o 6о 5о 38 31 0,ОУ кг
Si 2$ e = 2 3 o /8 18 2о О, 0 5 к г
Si зд 9 s о 14 /4 С, 2. кг 1
Si e  -- isso 5 3 0,4 кг
s i s f e -  !2 3 o 4 0 ,4  кл
Si b l €  - 6 3 о 17 0,2 кг

M a t e  p u  р л ь /
s i 16 A - l - 6  ГОСТ578/-8Z ~95 9 5 too Н€_ м 0,22 кп

В ет он к л а с с а  /2,5 D.84 /,5 045 O.iS о л o f t Q65 М  3

*>
Поъиц и и от м еченны е ф и н н о м  смотрите вед о м о ст ь  д е т я л е и

В е д .,,о МОСТ 6 д е т а л е к

Пог>

И

12

15

11

2о

21

Э с к и з ,

145 о /55о I /Ч5о

!Ч5о L 85 о

г -  !Чо

1аСО 2о 5 о

4соо /Зоа

1осо / 2 с 1ооО

По$

2Ъ

25

23

23

Зо

31

Э с к. и з

/о8о 232с

/08 0 /78о 1ое°

ISOo
"] 20о

19о 
Т"=—

9 S o

/55а

По*

32

ЗЪ

36

37

38

Э с к и з

loo о  /HSo

/0*0 //во

m
“| 2 So

/75с

5 5 с

П з & Е Л и Я ЯРМЯТУРНЬ/Е П о д е л и  st з а к л а д н ы е  -------

М Я  РАС я Р р м  Я ТУ РА К Л А С С А
Йр м я т у р я , К Л А С С А П р о >е а  Т м я л к и

О е ц и с

РАСХОД
1
mх э л е м е н т я А - Г А -Ш Всего A - I

“ 1
Г  А -Ш З С г  З к п  2. Всего

*
t10 ГО СТ 3 7 8 / - 8 2 ГО С Г  5  78/-■82 ГОСТ /04- -7  6 го с T8SC'9 - 7i?
лш Ф б ЧТоГо ф8 фб Что/ь Ф<6 Ф/С УГоГо ф8 Утъго S=C ^ 8 УтоГо

L So* 
So*S

l_63̂
63*6 4тоГс

<0
3
X

___П Р м  2. 23,3 23.3 /6,6 2,6 /9,2 42,S о,1 3,о 3,1 !, 5 CS Ъ,6 1,6 /4.6 /4,6 25, Ъ 67,3
____У_м / 22,9 2t, g /8,3 7,о 25,6 48,8 0,7 0.7 S.2 2,о 1 2 7 .9 56,1

Д ____ Ум_2 S,7 5,7 6.S 6,5 /2,2 0,4 о,4 /,е о,4 23_ 3.4 3.4 6,/ /8,3

5 У  м 3 5,7 5,7 6.S 6,5 /2,2 0,4 о,4 1,9 0.4 2,Ъ 3.4 3.4 6 J [8 .3
С
1

У  м у _____ 6,0 6,0 4 6 7.6 !0,6 0,3 0,3 /,9 о,4 2,3 2,3 ___ 2.3 ___ 4  9 /5. 5

г У  н  5 23,5 23,5 /5,2 /,2 16,4 39,9 0,5 0,5 4.4 /,6 6,0 6 .5 4 6 .4 _

о ____У н £ и.ч ПН /3,2 /0,2 23,4 34,8 0,3 0.3 и А/ А 4 36 .2
X

ОРщ итнь/и с л о и  е е  тонн (дш/7Я p a s o v e c / я р м н тури 
РА& ан 2 5  мм

/ *  V
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М я р х й

э л е м е н т а

U ЗДЕШНЯ АРМАТУРНЫЕ И з д е л и я  з а к л а д н ы е  "" "" -----------------  " ....  — — * ..... ....... .— — -------
Ма м а  т у р а  и л а с с а

Всего

А р м а т у р а  к л а с с а Пргжа Г  Н О Р К И

Всего

Общий
РАСХОД

В - I  \ я - л ш  1 т ш  ~ ~ 8Ст Зкп2 6>СтЗсп2 бС г 5кп2 &Ст 4сп
ГОС:т 5 I S h 82 ГОС:т 5 781->вг ГОСТ /03-76 ГОСТ 19903'■74 г °ст 8509-72 ТОСТ 5732-78

+6 i h . 4тоГс +/z ф/6 ЧтЪГс фб 4>1о И то Го 4>$ fto Н2 4 то Ги £ r G S=B £=1о 4тоГо $-4 4тыъlSO*$ i£3*5 //то Го ТР
floM It ТОГО

Ф О м / щ 72,6 2S,o П%6 873,1 М2,г 193/, В2/б6,7 5,3 м .
8,5 /7,5 3,9 4,6 31,0 5/,Q 79,3 12,8 /49,/ 81,8 8/, В 50.9 //5,4 Юб.ъ 70,4 70,4 5о7, / 2673,8

в ыso  p m  a

n a  L jt/ < P H K A L jU  А  к  Ф У Н Д А М Е Н Т У  Ф О м !

дз

дз

5У
5У

ОбОЭМачвНИ*

Се  т К И  А  А М Н ГУPH6/£ 

/ в  5  х  535

/. 4/О - Ъ впп. /

ТЛ904-1- -КЖЛ-С!

1400-15 ьып. /

ТП9 0 4 -1 - -Ь Я С Ц -М Ш

Сбо ро чны е  единицы

1C -ё г -1 ^  / i s  *025

1C Ш ' * * ' “ *
/С j£& £  2*5*535

c t
с г
съ
с ч
С 5

с с
с 7 

CS
CS

U3 д е л у  я закладные

МН55Ъ
М Н555

МНЩ -6
м ние-е
Н И  115-1

W//22-3
мннъ- t
МН/39-6

НН/

МН2
мнъ

М Н Ч

Л е та л и

В-1-12 ГОСТ5181- 82

4 -  5 4 5 0

С = Уо8о

КОА

2

to

/3 5
240

/8

16

2

Примеча
ние

М

м

4. 8 к г

3.6 кг

Т

1

ЩX
А

*
ё Обозначение Н*им«ио««ни« Кол

fjpUME * 
ЧАННЕ

А-Ц-/2 ГОСТ578/-82
6i зъ е*1оОО 12 0,9 *г
БЧ ЗУ* <f= loo 24 О, 6 кг

БН 37* б =/Зоо 6 /.2 кг

54 38* €= /8о0 3 /6 кг

БЧ *4 е = 2230 в 2.0 кг
БЧ 42* е - 2!зо /2 /.в кг
БЧ ЧЪ* е = 355о С 3.0 кл
БЧ 44* <£= 22SO S 2,0 кг

53 4f—а -- ' " С - Зооо 6 2,7 кг
БЧ 46 С - 2 7 ос 6 2,4кг
БЧ 47

—tu е -  /830 /о /,6 кг

БЧ 48--М в=288о 5 2,6 кг

ВН 49 е= /42о 8 /,3 кг

Б.Ч 57 е~/5оо 22 /. Зкг

БЧ 58 е = воо 24 0,7 кг
БЧ 59 Е - 900 Чо 0,8 кг

fi-X -6  ГОСТ5781-82
Bi 50 €=230 9о о,/кг
54 52* € = //зо 5 0,3кг
БН 5Ъ € - 20ВО 9 0,5кг
64 54 €=  !28о 32 0,3 кг
БН 55’ € = 235о 3 0,5 кГ
БН 56 € = 2050 6 0,5 кг

Матери  и ль/
Ле т  с/х класс* 815 50,/

Поз /9, 22,33,34,37-39,42-50t 52-5с, с м о тр и те  в ед о м о с ть  д е т а -

в.ЕДомосгь дети леи

ПоЪ

19

22

3 3

ЗУ
37
38

39

42

43

4 4

4 5

4 6

Зсннь

525
Z4SS

Z4So

2455
5 2 5 II  оо

500  I So  о

200 5  о  о

Sooi В So
8 So  | 9 5 о

525 Г
8 S S

8 S o

/ / 3 ©
Soo "J 5oo

235a
5oo | \5oo

/2So
Soo [ I 5oo

5oo f
/99o

\5/o

io° I 23x=>o

Поъ

47

48

49

52

53

54

55

56

Э с к U3

___ 83о___
5со | |  Во о

1880
Soo I “  |  5 о о

—  42о .
Зоо Г  I  5ое>

/ S o

' Ч  У5о
2 о о о

5 5  о
/оо В5о

45о
7 3 о

€ 5 о 52.0

G2o
4оо 55о 4t>o

2 2  

937//ч

леи .
Ст.инж

Гл.спв!
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Ведднж .Макарова 
Рук.rff Моргунов 
Ёач.отд .Сааквянь ̂
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f * Z .ЕЕконтр .Луценко 

ТИП Эсташевсь

Привязан

Инв No

ТП 904-1-ЛаШЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для

Фундамент Ф0м1.

Стадия Лист Листов
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— ря
Ось цилимлял Xступени 

Г ря д а
22 2о

V

{.рк&очие ч е р т е ж у  <р у ч д а м £н га  ФОм/ под к о м п р е с с о р  

ЧВМЮ-!20]9 разработаны  н а  основании  з а д а н и и , выданных 

институтом/нпРосгРоидормАш ’’( ч е р т е ж 590972) и  /70 f Аензхом - 

п рв ссо рм рш  (чертеж 29!Флист ! ,2  ) f с  и  с п о  л  ь з озани ем  мн т е  -  

РЫЯАОЬ т иповой серии 3.004-В выпуск 53, разраб отан ной/7е- 
нингрядским отделением  ин сти туте  „ Ф у н д а м е н т п р о е к т  *7 

2. Статические и  ди н ем ические натрчзкн  н а  фундам ент 
п ри н яты  по чертеж у 291Ф л и с т 2 р а з р а б о ген н ом у9.0. TJehs -
КОМПРйССОРМАШ.

3 Р а с ч е т  ф у н д а м е н т а  пр ои зве де н  н а  к о л е б а н и я н с х о  
ДЯ  и з  ДОПУСКАЕМОЙ А м п ли туд ы  КО ЛЕбАН ий ( п р и  

h  z 500os/м ин) р я в н о й  o j Mf4.

4. В о з в е д е н и е  ф у н д а м е н т а  с л е д у е т  осуществлять лишь 
после уточнения m a p k u  ко м п рес со ра  и  сверки га б а р и т о в

9 •
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА СО CTPOUЗАДАНИЕМ, ВЫСЫЛАЕМЫМ
в а з о  дом  вместе с  ком прессо ром  .

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ /го возведению  ФУНДАМЕНТА ДУШ

НО вестись б соо7 ее тс Гб и и  с р е к о м е н д а  ц и я м ы  СИн !}£f~t5-7C 

" П р а в и л а  пр ои зво дств  а  и  прием ки р а б о т *

6. [(о д  ПОДОШ&ой ФУНДАМЕНТА УСТРАИВАЕТСЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ
По д го т о в к а  толщ иной ЮО мм.

7. М а к с и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  г о р и з о н т а л ь н ы х  н е у р а в н о в е 

ш е н н ы х  с и л  и н е р ц и и  р а в н о  I

о.) ДПЯ I порядка — 5 .1 кч t 5) Для Е  порядка — ltl  кЕ

8. Цац возведении фундамент обеспечить гонизонгарынстъ 

опорной поверхносгч поз 2S — 2.&.
С х е м а  п р и л о ж е н и я  н е у р а в н о в е ш е н н ы х  с и л  и н ерци и. 

Ось. 14 Х с Г  ЗрЯ^А Ось ц Ter IРЯДА 

Го р и з о н т а л ь н ы е  с и л ы  
и н е р ц и и  н а п р а в л е н ы  п о  

о с я н г  ц и л и н д р о в  X и  I I  
с т у п е н е й  и  п р и л о ж е 

ны н я  отм етке 0,750.

Привязан

Инв N9

ТП 904-1-^-КЖ

Компрессорная станция 4К-I20А для 
блокирования с турбокомпрессэрными станциями.

.Луценко
0сташевсзи&£?^Ц^

Фундамент Ф0м1.Общий вид. 
(Начало).

Стади»

РП
Лист

/6
Листов

Госстрой ссср 
РОСТОВСКИЙ 

ДГОМСТРОЖИИЛГОЕКТ
<р >о р м р т  A Q .
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Сх£МК РАСПОЛОЖЕН//Я ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЯМКА
/7/>м /

(06ЦШ/ ВЩ  )

ОТВЕРСТИЕ 030

$оо f/oo /Soo

4

4 J7 1
Л” I

1

ъ *

2 .0 0

, /2оо /€5о 656

с___________1 Soo 22?о £ о

т ,

/-/

-0  2.5а

г - г

*

и

S
X

/?
и__________

___
1Ь

-2  4ES

\ /

2оо

3 -3

ч - ч

■О./So <2,
S  J

■Ы^ц_____ _____I
V * —

Z

А .

и

СРЕЦиРИКЛЦМР ЛГ СХЕМЕ РАС//ОАОЖЕ HUP ЭЛЕМЕНТОВ ПРИРМНЛ

М а р ка ,
по». О б о зн а ч е н ** Н аим енование К о л

M ecca
« А ..К Г

П р и м е 
чание

/ З о о £ / -р /я г  в б / м . г - г Палка  S 3 / 2 Ш

г З о о б / -2 /$ 2 б ы /? . г - г П л и т а  77о 2 / SSo

3 3  o o S / -2 /8 2  Вь/п. / - 3 Г о ж е  /7 //р -3 s 27o

V 3  3 o o ~ 3  В6//7.7 КоЛбЦО ОПОРНОЕ / / I /O  7 / S o

S л и с т  2 / Па  и  гл  монолитная /7/И  / /

6 ЛИСТ 2 / Приямок моколитмииПРм 7 /
t

СТЛ/ШРТМб/Е //JAEAUP

7 Рол Т S**2o »2So SCrS/тс £ 
/ZtCr£9jre/-to /6 OS

8 b o x  л е г к и й /  ' / s c r j s j v - # / 7o

/. болты /7оЗ 7МСТЛНОВИТ6 ПРИ МОНТАЖЕ мл эпоксидном КАЕ /о.
2. 77oj 3,/0 НЧТЕМ6/ МЛ ЛИСТЕ 2 /.

3. СКОЕб/ /703. S  ПРИВАРИТЬ К ЗАКЛАДНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЛАНЯМ «А 

/70 ДЕТАЛИ, ПОМЕЩЕННОЙ В СЕРИИ /  Чоо -/S /3 E//7. О.

г ?

937// у

Техник
Вединж

&
На1
к.гр

ачотд
Глепец
кконтх J 
Т И П

Ванян '^>w 
Макарова
оргунов

Саакья
Боярченк ) 0Л
1,уценко
оста’иевс! ш

Привязан

Инв Ne

ТП 904-1-То g6 -КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорными станциями.

Схема расположения эле
ментов приямка.

Приямок ПРм! (общий вид)

Стадия

РП
Лист

2 0

Листов

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ
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М арка

ЭЛЕМЕНТА

ПРм/
/7м/

ВЕДОААОСТб РАСХОДА СТАЛО РА ЭЛЕМЕНТ, лу~ 
и з д Е Л и й  АРМАТУРНЫЕ

Ар м а т у р а  к л а сса

Л-1 А -1
TdCTS7H/-8a

03 Мто/Ъ 0/3 Ф/В 1/ГоГо
1373 87.3 55/.В Z6.S 578,4

го .г Зо.З и,6 //6

Всего

7/57

1 7 1

L/ЗДЕЛиН 'Злхллдр&е

Арм атура м асса

A-I A -U

/o C T S 7 # /-S £

0 /6

ч.ч

(faro

чу
tiL
0,6

1/ТоГо
о.е

П Р О К А Т М А Р К И

З С г З к п З ВСЕТо

Тост/03-КС
Ь=Е_

5,У
S-.8

2Н

ЦГоГо

W / г *

РАСХОД

728.5
3/.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ к ПРИЯМКУ /7Рм/и К T7AUTE Т7мТ
<

i
1 § ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 8к

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Г7Рм/
Сб о р о ш /е  е д и н и ц / /

3 /Уоо - /5 ВИР./ Изделие з а к л а д  яое МУ 8о/ 6
ю /Уоо -/5 вис./ То Ж Е  АУ/707-6 в

ьч // ш о у - ; -7е. &  к о с у - с / г СЕТКА АРМАТУРНАЯ СТЗ г
А ¥ /2 Т /7 С 0 У -/-7 о .Ш Ж и -С /г То Ж Е с / г г '

Д е т а л и

64 / / А-л-/гтосгЕ7з/-$г Весь гч А  6 кг
64 / / А Е-/2/о CTS78/-82 е -ЧЗоо Чо Зч7кг
64 /5‘ А-Е32ToCTST8/-83 Е=377о 34 Зухг ^

БЧ /6* А-I-8/0 СТS78/-83 е = 39*о ,7 /£хг
64 /7я А-2-8ГоСТЕ78/-8г 6* ЗУ<*> Зо /Зкг
БЧ /8* А-1-8/ЪСТ578/-8г С= /So 0 ч/ 0,6 кг ^
БЧ /9 А-м/е/остс78/-ег <f- /7ов У г / к г ^
БЧ 2о A -I-/6/BCTST8/-82 е*225о У Чокг

М атери але /

Веток к л а с с а  S /S м3 ^

П м /

СбОРОУПб/£ Елиииаы
АЧ 2/ Т//УОЧ-/-70 36- к ж и -с щ Сетка арматурная с / у /

Д етали

БЧ 22 КТ/6 Госте787-з г C=/8S0 ч 2,9 < 7 ^
БЧ 2/ A-I-8/OCTS78/-92 е ? / / £ 0 8 O.SKr ~~

Материалы " "

Вето // класса B /S м3 ^
54 34 A -T8 /о CTST8/-82 С ---ГЛ>о - 0,2&&«г

«* - СМОТРИТЕ ВЕДОМОСТЬ Д Е Т А Л Е Й

/- Арматуру в местах отверстии обрезать по месту.
2. Зацнтиь/н слои ее То н а  для раеооеи арматуре/ принят 3S мм.

Привязан

S 3

937/Н Имв N°

Техник Валян /7 "
Ведин* Макарова А/х+*Т
Рук.гр М о р г у н о в У'*." о
Начотд Саакьлкц
Г лспец Бояриечк
контр Луценко
, Уш. Остаяевс,

ТП  904 - I  -  7а. ре _КЖ

Компрессорная станция 4К-1Г0Л цля 
блокирования с турбокомпрессорньч/и станциями.

Приямок ПРм1 
(схема армирования).

Стад» Л ист Л и стов

РП 2 !
Госстрой СССР 
РХТОЗСК'/Л

промстролчллпроект
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СхЕМв РЯС ПОЛО Ж  EH Lf Я СТЕНОВЫХ и КЯРННЬНЫХ ПЯНЕЛЕи
По Оси Л

Фр я г м е н  г ь / . '^ Л ^  2 ^  2  $ 3

, 0 ©  ©  ©
Ось ту РБ ОКОМ ПРЕ С -

С о р н о й  с т я н ц и н

п  >
\^ХЕМЯ РЯСПОЛО Ж  Е н и  я  СТЕНОВЫХ Ц К ЯРННЗ HUX ПЯНЕЛЕН

по о с  ч  Г

Фря гн ен тн  4  5  6  6  £  7

С х Е М Я  РЯСП О АО Ж ЕН 1ЧЯ  С ТЕ Н о в ы  X 

п а н  Е Л Е  и  ПО о с и  б

фрйГМЕНТЫ, ?  __£  to  I/

/о
/2

/ 5

/о

6  О О О

0
3 х Gooo — / в

/3

/б
^ а

/оо 4oi

© (!) 0

Ф р а г м е н т 1

3 9

27 2S

7S

2о
18

б о со

£ 24

S* Gooo = 3с>

Т -  2V

?ооо

23

2/
2 /
22

/вс

© © ® ® (£) G

7.5оо

6. 000 13
— 1
4. 8оо

3. Goo
— 3 L

№

г.Уоо

/2ое /У
Зс

О. ООО

О с ь  7~УР&О К ом П Р £. С -  

С О Р И  о б  С Г Я Н Ц Ц Ц

1 , !Ч 1
/У

/У

4-4
/У

/55о

27

28

25

13

Г  ,  ®С  /7£ Ц Ц Ф Ц К  я ц ц я  К  СХЕМ я м  РЯСПОЛОЖЕНЬ/Я с т е н о з  ь/х и  кпянизны х П Й Н Е Л Е  U  (/ 7 п о д о  А ж е н и в )

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол

Масса 
ед .кг

Приме
чание

Марка,
поз Обозначение Наименование Коп

Масса
вд.,кг

Приме
чание

АДЕЛИЯ СОЕ AH И и  TEALHbtt * ) T 9 2 0,4 У

~ ~ *г А - 1 24 0.7
S '

/030./-/ ВЫЛ. 4 -/ Т/0 22 1.3

L_ /.030 1-1 аып. 0 -3 А -2 24 1.2 v  $ Т П п О.з * ^ 
5 *

4 -3 30 о,Ч
* ^

ПОЗ. /6 / 0,09
V  \  

2 <
7*3 1/7 0,4 1 ^ /о з о ./-/ аил. 3 -3 поз. /9 24 0,7

'П
о 0

/.озо. /-/ ь и п . Ч-/ Т 5 /0 0.4 поз. 22 /о / 23

та /о O.S > 5 ПоЗ. 23 2 0,7/

С/7Е ц и я ч ч к я ц и я  к  с х е м а м  р а с п о л о ж е н и я

К а р н и з н ы х  ПЯ HEJ7EU.

С Т Е Н О В Ы Х  U

^рка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
«Д-.КГ

Приме
чание

ПпнЕли СТЕНО&ыЕ
/

/.030. /-/ аил. 0 -3  

/-/

ПС00. /& 2 ,0 -/А -3/ / зозо

2 ПССО /2 2,0-2. А-3/ 24 2020

3 ПССО./5. 2 ,0 -2 .Л -35 ю 252о

Ч ПССО /2 2 ,0 - 2.А-Ч7 5 2о2о

5 ПС60. И .1 ,0 -2 .Л-Ч6 5 2о2о
6 ПССО/2 2 ,0 -2 .Л -32 Z 2о2о
7 ПССо /В 2 ,0 -/.А-32 1 ЬоЪо
в ПС52,5./2 2 ,0 -2 .А-/.3/ 2 2По

9 ПСС2.5 /2 2,0-2.Л-2.Ы 2 2110
/о ПС62,5.15.2,0-1. А-/. Ы 2 316 о
//

12

ПС 62,5 /5.2,0-/. А -2.3/ 2 3160

ПС62,5 /2 2,0-2. А-/ 33 / 211о
/3 ПС62,5./2 2,0-2.А -2 33 / 2Но

14 ПСЪ0.12 2 ,0 -6  Л -5 7 /0 /0/0

/5 ПС62,5./г 2,0-/ А-/33 1 И бо
IG ПС62,5.16 2,о-1.Л-2.ЪЪ 1 Ъ\6о
/7 ТП9о4- /- -  ХЖ и- Зо/ ПС60./2.2,0-2.A-3/-i> / 202о

- - I s ^302 ПС60./2 2 ,0 -2.A-3J-ё> ! 2о2о

/9
-З о б

2ПС /2.12.2,0 -Л - 5 9 -а. / Чоо

__ 20 ПС30/2.2,0-6.А-57-а / /о/о

2/ -3 0 3 2ПС/5./2.2 ,0 -А -5 2 -а. 6 5о  о
22 -З о 4 2 .nC IS .I2 .2 ,0 -A -5 6 -S / So о

25 -З о б П С ! 2 У8Ч

24 —З о о ПСС0./2 2 ,0 -2Л -Ъ 1 -а 2 2о2о
25 -З о 8 ПС 2 / 386

Пя н е л н  КЯРННЪНЫВ

27 /.ОЗО./-/ выл. £ -/ ПК60. 6 , 5 - А /о /2оо
28 77/904-/- -ХХСН-Зо7 П К ! 2 З о о

/1ъДЕ.ЛНЯ С0£4 и И UTE Л 6 ИЫЕ

29 , . 2Ь£7 Гост2.6020 -S3 
АЬЧт^ВСтЗпсН ту/4-1-3023-80 2 S/C

3 3

937//*/

Привязан

Инв N8

ТП 904-1-Л>.$$КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорными стандиями.

Схема расположения стено
вых и карнизных панелей. 

(Начало).

Стадии

РП
Лист

2 5

Листов

ГОССТРОЙ
P0CTCBCI 

ДР0МСТР0>
Фо р м а т  А2
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7 500

а .

6.000

З к
V, 8оо

а.
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а .
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З с
0.0 00

а .

2.9оо
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39
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Ф р а г м е н т  9

Чо
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ii.
5 70

©

Ф р а г м е н т  / О
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8.985
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С
5сс С с < - с
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6.000
____

I1
л

19
-------- U]

ч. 200
\/

1 * 

I1
и

19

3.000
т

ТГ

и
19

1

А 2оо  
\ /

м

и
1

19
:

0. ооо
Т

1

1
!

1
вXX
г
?!аз
m
§
X
Л\JXсIt0С

1 0 с
1
ЛX

1

15

(

I
1_!3_

Я

ь

3 7

1

г
г 1  ‘т

1
1

1 18

1 Г “  ....

ь 1в 1

1
!

14 Т

* 14 1

i

J 2 J

©

3 7

4

Г

3 3  <■

1..._
1

_  1
J 8

" 1 i is

17 | 1 W

N  ^

1 ._
с

1 ....
1_13_

©

ф р а г м е н т  5 Ф р а г м е н т  G Ф р а г м е н т  7

Ф р а г м е н т  И 1 . С ТЕНОВ Ы Е п я н Е л и  и з г о т о в л я ю т с я  U 3  К Е Р Й М З Н -

38

т о б е т о н а  к л а с с а  В  3 , 5  С  П Л О Т Н О С Т Ь Ю  е> с у х о м  с о с т о я 

н и и  J D  '  И о о  k t J m  3

2 . К р е п л е н и е  к а р н и з н о й  п а н е л и  к  п о д к а р -  

H U 3 H O U  Ь Ь Ш О Л  н л т ь  П О  У З Л А М  Й  и  Б  П Р И В Е Д Е Н Н Ы М

в  c e p u u  / .0 3 0 .  П  а ы п  0 - 3  с г р  4 7 .

3  Н о м е р а  у з л о в  н а  ф р а г м е н т а х  д а н ы  п о  

C E P U U  / ,0 3 0 . Н  е>ып 3 - 3 .

Ч. O r & E P C T U E  В  СТЕНО& ои П А Р Е  л и  Р А З М Е Р О М  tOOxf&o 

П Р О С В Е Р Л И Т Ь  ПО МЕСТУ.

S 3

537//У

Привязан

Инв Ns

ТП 904-1-/Ъ.£6КЖ

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомдрессорными станциями.

Стадия Л ист Л исто в

РП 26
Схема расположения стено- 
вых и карнизных панелей. 

(Окончание).
Госстрой С С С Р  
РОСТОВСКИЙ 

ЕПЮМСТРОЙШШПРОЕКТ
Х 7 7
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Лист Наименование Примечание

/ Об щ и е  ДАННЫЕ

г
Техническая спецификация металла на объект.

(//А ЧАЛО)

3
Техническая спецификация металла на объект 

(Окончание)

ч
Техническая спецификаций металла на лестницы, 
ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ.

5
Схема расположения подвесных п у т е й  и  

балок на отметке Ч,2оо.

6
Схема распсиожения элементов перекрытия
ВОКРУГ КОМПРЕССОРА

7
Схема алслоложешя палок д а д а ш  

НА ОТМЕТКЕ 0,000.

8 Схема ра сп о л о ж е н и я  опор трубопроводов. 
J/ з л ы  /-8.

9
Схем а расположения аодзпеяш  п уте й  у  палок 

НА ОТМЕТКЕ 4 ,200 .

/0 Схема расположения площадки на отметке 2, Уоо,
КРОНИТЕННОВ

З У

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 7 У 7 9 0 ( / - / - 7 о Ш М  Ведомость СС6/Л0ЧН6/Х и  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

/ .ч г б .г - з
О б м а с к З

Ссылочные документы  
Стальные подкрановые валки 
Сути  подвесного транспорта 
пролетом 3 ,  У  и  Е м .

/ . V S O . 3 - 3  

г ы / г п е к  О

Стальные лестниц ы , площадки,
СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ.
Материала/ д л я  проектирования

M S 0 . 3 - 3  

выпуск/  
часть/, 2

Стальные лестницы , площадки,
СТРЕМЯНКИ И  ОГРАЖДЕНИЯ. 
Кон струкци и  у з  ХСИОДНОГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

г я ч о  - I

ВЫПУСК S

J / з л ы  стальных к о н с т р у к ц и й  
производственна/X ЗДАНИЙ.

J/ злы  ПЛОЩАДОК ПОД ОБОРУ
ДОВАНИЕ

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЕСПЕ -  
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ. ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС -  
НОСТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАЦИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ). МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС -  
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ К АТЕ
ГОРИЙ ПРОИЗВОДСТВ

Главный инженер проекта ^  Ocr/?U/£SczrtИ Г£.
Главный инженер проекта организации, привязавшей проект 
Дата

/. ОбЩиЕ УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТУ ДАНЫ НА АИСТЕ 2.
Г / 7 9 0 У - / -  -А Р .

г.В УЗ А АХ И ДЕТАЛЯХ ДАШ РЕШЕНИЯ СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ. Количество н  диаметр болтов t длина и  толщин*  
СВАРНЫХ ИВОВ ОПРЕДЕЛЯНЯСЯ КЕИ РАЗРАБОТКЕ ДЕТА Л ЯРОВ ОЧНЫХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТНЫХ УСИЛИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ВЕДОМОСТЯХ ЗАЕМ ЕНГОВ.

Нагрузки

Храповая нагрузка : кран подвесной электрический
ОДУОБАЛОЧНЫЙ ГРИЗО/70Д ЪХМНОСГЛАО Q е 3,2
п р о л е т о м ЗГж/S'Oм  но ГО СТ 7 8 9 о -7 3 я

J 4

937// t /

Привязан

Инв Ns

ТП 9 0 4 -1 -7о.ё6Ж &

Компрессорная станция 4K-I20A для 
блокирования с турбокомпрессорными станциямиИнж. Андреева -

Вединж Макарова 7 > _ Стадия Лист Листов
Рук, гр Мо р г у н о в М й * '. Т — РП / /ОНачотд Саакьяыц
Глспец Боярченк

Общие данные. Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ

ТТПА1i лчт* т тт гт
Нконтв1Луценко" r f r r r t r r r r
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ВИД ПРОФИЛЯ 

и
ГОСТ ТУ

МАРКА

МЕТАЛЛА
И ГОСТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

И РАЗМЕР 

ПРОФИЛЯ 

1ММ)

№
№
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РЯ
ДК

У 
; W ' 'С  fj

код
1 S114*7 *
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$  $ И
к ОД ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУК

526255 52X235 $2X242 I я S IV
8  СЕГО

МАССА МБТА/А/ 14 9 / 23735
Т/ЛОщА Д А 

РОВ £ 0J/HCC г  И //2 /93J98 659 ,/в 3 ,6 9
вСтЗГпс 5 93 9 7 7
ВСтЗ сл 5 9 9 4S8

8  ТОМ ЧИСЛЕ вС т З сл б-/ 9 5 076
л о Ма р к а  м ЗСтЗлВб 96 Cjp7

З С гЗ л с $ - / 97 2,79
60т З кл 2 / /8 /2,22
АСтЗ г  л  2 9 9 0 2 2

Ма с с а  поставки
QA £~ К/Г U ТПА✓ /’£- П С- гТ /  LsO

ПО КВАРТАЛАМ, Т
(ЗА ПОЛИ А £  ТС А
ЗА К AS ЧИКО/-/)

й С Л . . л J. _ _

Н АИ М Е Н О ВАН И Е 
КО НСТРУКЦ ИИ 

ПО Н О М ЕН КЛ АТУР Е 

ПРЕЙСКУРАНТА Na 01-09

К  О Н С Т Р  Б  К ц н и  
ТИПОВЫЕ_______

ИЕС7НИЦ/,/ ПЛОЩАДКИ.
ОГРАОК/Д Е Н "Я

МЛХЯ>бо-/2.8

mxv>6o-3o.s

СХ-39
ПМХР6 -/2. 8
П м х р в  - /2 ./О 'ог-351
ОГл ПИ X 6 0 -  /о. /2 '02-29. 6

О Гп М А Х бО - /О. /2 *2-30< 7
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Общие указания.

1. Дачный комплект рабочих чертежей отопления.вентиляции и производствен
ного пароснабжения разработан нн основании технической документации,

* оговоренной в общих указаниях на листе ТП 904-1- -АР.

2. Проект разработан с учётом следующих требований основных действующие 
норн и правил:СНиП11-33-75, CH245-7I, Г0СТ12.1.000-Х,Г0СТ12.1.0С;4-76, 
Г0СТ12Л.005-76, Г0СТ12.4.021-75, серии АЗ-776.

3. Проект разработан для климатического района с расчётной температурой 
| холодного периода -30°С, тёплого +22°С.

4. Теплоноситель для систем отопления - перегретая вода с температурой 
| 150-70°С.
j
!5.Для производственных нужд ,в качестве теплоносителя,принят насыщенный 
, пар высокого давления,редуцируемый на вводе до 4 ата.Конденсат не воз- 
f вращается,используется для нагрева воды.

6.Теплоснабжение предусматривается от теплосети промпредприятия.

О СНОВНЫЕ П О К А ЗА ТЕ Л И  П О  ЧЕ РТЕЖ АМ  О ТО П Л ЕН И Я  И  ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляция.

I •Монтаж систем вентиляции производится в соответствии со СНиПГ11-28-75.
Круглыо и прямоугольные воздуховоды выполняются по номенклатуре Мин- 
монтаж спецстроя СССР ВСН353-75.

2. Установка крышных вентиляторов выполняется по серии 1.469-7.2.

3. На схеме воздуховодов указаны отметки осей круглых воздуховодов.

4. Воздт доводы системы В2 изготавливаются из кровельной черной стали,пос
ле изготовления покрываются внутри и снаружи эмалью ПФ-П5 по грунту I ккал/ч«Л,16 Вт
ПФ-020 в один слой.Вторая окраска наружной поверхности воздуховодов вы-В числителе приведен расход тепла на отопление помещений компрессорной 
полняется после их монтажа. в рабочее время,в знаменателе-при дежурном отоплении.

5. Уч&сток воздуховода системы В2,проложенный через помещение машинного 
зала,оштукатуривается асбестоцементным раствором толщиной 25мм по метал
лической сетке.

Расход тепла, Вт Устам о

ален.
мощи.
Э Л.
двигат,

к а т .

Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем,
м 3

Периоды
года
при

t  и ,°С

На
отопле
ние

На
венгипя
ЦИЮ

Н а '
горячее
оодосн*
бжение

Общий
Расход
П А Р А

К.Г/Н

Компрессорная зима 4900 по про 4900
14,58станция 4К- 

-I20A
4300 -30 72900 ** екту 72900 300

6.Опознавательная окраска воздуховодов и трубопроводов выполняется в соот 
ветстзии Г0СТ14202-69.

7.Узлы управления теплофикационной воды и пара разработаны в соответст
вии с типовыми проектными решениями по серии 903-04-13. Указания по привязке проекта. ВЕД О М О С ТЬ  Р А Б О Ч И Х  ЧЕРТЕЖ ЕЙ О С Н О В Н О ГО  К О М Л Л Е К Т А Т Л З О Ц - /-

' Отопление и производственное
I пароснабкение.

I.Отопление машинного зала осуществляется за счёт производственных теп
ловыделений и воздупно-отопительными агрегатами,включаемых автомати- 

| чески от датчика температуры для поддержания в машзало температуры 19°С 
в рабочее и 5°С в нерабочее время.

2.Отопление помещения регенерации фильтроо-регистрами из сварных труб у 
которых устанавливаются ограждающие экраны по серии 5.904-3,

3. Трубопроводы систем отопления и производственного пароснабжения монти
руются из стальных обыкновенных водогазопроводных труб по Г0СТ3262-75. 
После монтажа трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются крас
кой БТ-577 в два слоя по грунту ПФ-020 в один слой.

4. Трубопроводы узлов управления I и 2 изолируются пухшнуром из минераль- 
j ной ваты в оплетке из хлопчатобумажной ткани толщиной 35 мм и покрыва- 
‘ ются лакостеклотканью по рубероиду.

5. Вентиль 15кч692ПЗ Ду25 устанавливаемый в соответствии с типовой сери
ей 5.903-1 для агрегатов системы AI,подключается по чертежам проекта

* автоматизации.

6. Кронштейны для крепления узлов управления 1,2 и отопительных агрегатов 
разработаны на чертежах марки "КМ".

7. Суммарная потеря напора в системе отопления и теплоснабжения -бОСОПа.

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕ- 

| ЧИВАЮШИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС
НОСТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
ТАЦИИ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ). МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ КАТЕ -  
ГОРИЙ ПРОИЗВОДСТВ.

Главный инженер п р о е к т а ^ ^ ^ ^  ОсТаШвВСКИЙ Г.В.
Главный инженер проекта организации, привязавшей проект

I Дата

.При привязке типоеюго проекта к конкретным условиям промплощадки необ
ходимо :

1. Уточнить присоединения внутренних сетей теплоснабжения к внешним; 
(узлы управления I и 2 ).

2. Уточнить необходимость установки редукционного клапана на вводе па
ра;
( узел управления 2 ).

3. Исходя из климатических условий района строительства,проверить соот
ветствие сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций норма
тивным требованиям и при необходимости,уточнить принятые решения по 
ограждающим конструкциям,а так же количество и тип приборов отопле
ния и вентиляционных устройств.

Лист Наименование Примечание

I Общие данные ( начало ).

2 Общие данные ( окончание ).

3 План отопления и вентиляции.

4 Разрезы I—I , 2-2. Установка системы В2.

5 Узел управления I.

6 Система теплоенабжения установок.

7 Система производственного пароснабжения. Узел управ
ления 2.
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Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

4.904-69 Детали крепления санитарно-техни
ческих приборов и трубопроводов комплект

5.904-10 Узлы прохода вентиляционных шахт 
через перекрытия зданий комплект

1.494-32 Зонты и дефлекторы вентиляционных 
систем комплект

5.904-5 Гибкие вставки к центробежным вен
тиляторам комплект

5.904-1 выпуски 0,1 Детали крепления воздуховодов комплект

4.903-10 выпуск 8 Изделия и детали трубопроводов для 
тепловых сетей.Грязевики комплект

5.903-2 выпуски 0,1 Воздухосборники для систем отопле
ния и теплоснабжения вентиляционных 
установок комплект

1.469-7 выпуски 1,2, 
3

Покрытия зданий с крышными вентиля
торами для бесфопарных зданий и эда 
ний с зенитными фонарями комплект

4.904-37 Местные отсосы при ручной электро
сварке комплект

5.904-3 Ограждение нагревательных приборов 
для помещений категорий А,Б,В и Е комплект

903-04-13 альбом I ,  
2

Автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты зданий жилищно- 
граящанского и производственного 
назначения листы 1+9

5.903-1 Узлы обвязки регулирующих клапанов 
на трубопроводах теплоснабжения 
калориферных установок листы П + К

ГПЛ "Просктмэнтаж-
автэматика"
ТМЧ-143-75

Установка термометров на трубопро
водах

комплект

ГПИ "Проектыонтаж-
аэтоматика"
1КЧ-3136-70

Установка манометров на трубопро
водах

комплект

Прилагаемые документы

ТП904-1- -ОБ.СО Спецификация оборудования альбом 6

ТЛ9Э4-1- -0В.ЗЛ Ведомости потребности в материа
лах альбом 8 •

О боз
начс-
ние
с и с 
темы

К оп
с и 
стем

Н аимснооание 
обслуж иваем ого  

помещ ения (технологи
ческого  рборудования)

Тип
установ
ки

Вентилятоо Электродвигатель 1 В оз;\ухон 1агрсоэтел Ь
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КВТ
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/м ин
Tnrf N9

Кол
Т -ра  на
грева, °С Расход

тепла,
Вт

д р
Па

ОГ до

B I 3 Машинный зал. Круп
ный

КЦ4-
843

12 6 - 30330 20С 400 4А100ДВ4У2 4,0 1430 - - - - - -

В2 I Помещение проявки 
фильтров.

В-Ц4-7С
-4-03

Ц4-7( 4 I ПрО 3500 48С 1410 4А80А4 и 1410 - - - — - -

AI 4 Машинный зал. А02-4-
Л - У З

3-06-
300-5

5 I - 4000 - 1370 4АА6334 0,3 7 1370 

1_______ 1
КВБ 7-П I 5 17.'1

4 17000

I кк ал /ч » 1,16 Бт 
I кгс/м2 ̂  10 Па

М Е С Т Н Ы Е  О Т С О С Ы  О Т  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ 

ВРЕДНОСТЕЙ

3,
ОБЪЕМ ВЫТЯЖКИ, М/ч ХАРАКТЕРИСТИКА М ЕСТНОГО О Т С О С А ОБОЗНА

ч е н и е

С И С 
ТЕМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

поз. НАИМЕНОВАНИЕ коп
НА Ей

ОБОРУД ВСЕГО ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Ванна промывки в щелочном 
растворе I Пары щелочных растворов 1980 1980 1П7.5 4.904-37 В2

- Ванна промывки в горячей 
воде I Пары воды 1185 1185 1П7,5 4.904-37 В2

4 ?

9 S V / H

ПРИВЯЗАН

От.тех
JLuHLL
ук.гр
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1ачОПВ
•i. конт

Л И .

Луцкая 7£Щ т и
llteiKCBEK \sSSS3j 
Чврвонна 
Рыокйс
Дзюба s'&q

^ С ° Ш Н  Общие данные (окончание)
teaaaaastf^EHl.________________________

ТП 904-1-7*.#0В

Компрессорная станция 4K-I20A для бяокирова- 
ния с турбокомггоессорнщи станциями

СТАДИЯ ЛИСТ ЧИСТОВ

РП
ГОССТРОЙ СССР

РОСТОВСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ





*
о

<0

о
to

оаi:
5

Р а з р е з , 2 - 2  Р а з р е з  / - /

Г7л А Н  Н А  O 7 M .0 ,0 0 Q ;2 / t Q 0 П л а н  н а  о г л 7. 4 ? з б о

гТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТОПИТЕПЬНО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

МАИСА.

лох
ОВОЗНАЧСНИ1 НАИМ1НОВАИИС юл

МАССА

*А,*г

riPvtMf -  

ЧАМи£

В2

B2.I Агрегат вентиляторный 
В-Ц4-70-4-03 на вибро
основании в комплекте:
а. Вентилятор центробеж 

ный Ц4-70 ^.испол
нение I,положение 
Про0

б . Электродвигатель 
4А80А4, 1410 об/мин,
1 , 1  КВТ

I 85

В2.2 5.904-5 Гибкая вставка 8B-I9 I 5,13

В2.3 5.904-5 Гибкая вставка BH-I2 I 4,12

В 2

3 К 00. 0 0 0 -0 2  
A Y 3 9 -3 Z

^ 7

937//V

ТП 9 0 4 -1 - 7 0 .8 Q  -0В

/  а Компоессопная станттия 4К— Т2ПА тг.яя ллп*гуг\о_
.  С т.те* Луцкая s/jA M 'Us вания с турбокомп Dec со рнь f'H. сташшглга.

С т.ия. Шетковс! СТАДИЙ лист )листе
-  Р ук.гг Червонш ш РП Ч !Т л .сп . ~Рйвкйс~-
_ НачОП! Л даба < Разрезы I - I ;  2 -2 .  Установ- 

ка системы В2.

ГОССТРОЙ
ГОСТ0 ' •• 

ПРОМСГ" н),|.
Н.конт Г К осон ог ина^

' ■ " т а г Осташевс кий:^' —
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4 ИГ” Алнмые по прюиз воде тв еином у водопогРёБленн/о и водоотведению.

1
г

Наименованиепотребителя
?!к! к ъ *

«1
|Ч

—?- В од опотревл сине Бодо о тв еде нмЕ Концентрлциь загрязнении сточных вед после локаль - Нб/х ОУНСТНЫАсооружениямг/л
ЛринечлннеIt

ft V 1»

Режимводопотрее-ления
У
| ф

Из се венно водоп
тн ХО -питье ров о а

'ЗЯМСГ-■ВСГО\А
Из сети гогя- 
V€jKeH%jfl° CJfAS ~Характеристика СТОУ- ных вод

Режимводоотведения
3 производствен- НУ/О КАНАЛИЗАЦИЮш,мусугм*/ч л/сnfeyrм3/ч а/с Н̂бутм3/ч л/с

Ванны аля промывки / ZSPoc стоков
фильтров 2 2 3 1 РАЗв неделю 0,7 7,4 0,7 о,2 СНОГРН Т£ХВО-логическую— Установка для промывка 1 ЧАСТЬ ЛРобКТА СБРОС СТОКОВТРАСС СЖАТОГО ВОЗДУка
Троа уз очным бак 1 / t*6o- -70ФС s Юрлз-Л-ГРД 7,8 7,о /г8 о,б

t.4o°C
сногтн тех нон, гнуескж/сМСТЬ ЛРОЕА2ТА/ 24 непрерь/вно/8.5OJ7£2/ 7“ v г ёг /л

Итого : - -LL.Ъ7 о,2 7,0JJL\Л€. /SjS0,77о,2/

I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТП90Н- -ВК

Аист Илиме нова нне Лрннечлние

/ Обшиб а а иные.
2 /7л АН НА ОГМ. 0,000.
3 Схемы си с тем ВЛ ГЗ.Т4, К А КЗ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обо зн а ч ен и е На  и м ен о в а н и е Примечание

Ссылочные документы.

4. 904-68 Средств а крепления санмтарНо -

-технических приборов и грубо

проводов.
4.800-8 Альбом оборудования фасонных

частей и  арматуры для сетей и1 I. * 1

НАлмзлцин. Вы пуск  /у .
Прилагаем ы е документы.

ТЛ804-Р . -BK.COi Сп ец и ф и кац и я  оборудования.

777904-7- -ЗК.8Н-, Ведомость ПОТРЕБНОСТИ в

МА ТЕРНА А АХ.

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОТО
РЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕ -  
ЧИВАЮШИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАС -  
НОСТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУА -  
Г All И И ЗДАНИЯ (СООРУЖ ЕНИЯ) МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОС -  
НОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ К А Т Е 
ГОРИЙ ПРОИЗВОДСТВ

Главный инженер проекта __У  ОСТА ШВВ СКНН Г В
Главный инженер проекта организации, привязавшей проект 
Дата

Об щ и е  уа?азаимя(
/.Даннми комплект рабочих чертежей разработан на осно

вании техническом документации̂ опозоренном в общих ука
заниях на Аисте 2 Т/7 904-/- -АР.

Z. Условно за отметку 0,000 принята отметил чистого ноаа

МАШИННОГО ЗАЛА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ огне тие ПО ГЕНПЛАНУ.
3. Системы в о д о п р о в о д а  и к а н а л и з а ц и и  з а п р о е к т и р о в а н ы  в 

соответствии со С Ум/7Ж-30- ?е „ Внутренним в о д о п р о в о д  и  
Ка н а л и з а ц и я  з д а н и и *  С //и /7 Ж -3 4 -7 6 0 Г о р я ч е е  в о д о с н а б ж е н и е 0 

и СУ 473-8о0 И н с т р у к ц и я  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  и  н о м  га ж у  сетей 
водосиАБжения и  к а н а л и з а ц и и  и з  л а а  с т м а  ССоаь/Х ТРУБ.*

4 СтААЬНЬ/е ТРУБОПРОВОДЫ ОКРАШИВАЮТСЯ ЭМАЛЬЮ /7<P-//S 
В ДВА СЛОЯ ПО одному слою грунтовки J7P-O20.

5- Указания по привязке приведены в пояснительной 
за писке на листе 2 Т/7 $04-/- -/73.
6. Систем а г/ запробк тирована для отвода бытовых 
сточных вод турбо компрессорной станции.

7. Тонкими линиями показаны  сети} учтенные в 
Типовом проекте турбокомпрессорнои станции.

Основные ПОКАЗАТСЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ водопровода к канализации.

Наи м е н о в а н и е
системы

По т р е б н ы м  
н а п о р  

НА ВВОДЕ
к

Ра с ч е т н ы й  р а с х о д Устлнозлеь 
МАЯ н ощ - 
[носи JACK. 
ЮДДНГЛГЫО

При м ечание

иУеутнл/ч л/с ПРИ ПО
■ J ff

В о д о п р о в о д

хозяйственно-

- п и т ь е в о м 25 1,9 0,7 0,2 9 ТОН ЧМИВНАЖ 
Мб Т£М>03*%У '

Горячее вадо
— у -~/^

СНАБЖ ЕНИЕ 26 7,0 7,8 0,5
Ка н а л и з а ц и я

производственна Г 18,5Я П - S A L

Усло в н ы е  ОБ 03 И А чеимя.

Тормат А2
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П л а н  н а  о т м . 0 , 0 0 0 .

Л

ф Р А Г М Е Н Т  /

ПРОМЫВКИ ТРАСС 
СЖАТОГО ВОЗДУХА

h i

У с т а н о в к а  п роч и стк и  в  л ю ч к е

Конструкция  лоаа

5 2

Привязан

т а  904-1 - 7 о . 1 Ш

Компрессорная станция 4K-I20A для 
5локирования с турбокомгтрессорными станциями

Ст*аи« Лист Листов
:т.мн* Новик РП 2
>ук. гр Волчков
Г я . г.пй т ЛСИН0ВС1

План на отм. 0,000
Госстрой СССР
ростовский

ПР0МСТР0ЙНИИПР0ЕХТ
H a4.0T j ^еоченкб -7 /
Н.конт Ллексанц



Т о г м а г  А 2

Типовой проект 904-1-70.86

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

