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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Марка Наименование / Страница

АС.ПЗ Содержание альбома. Пояснительная записка 2

ACI
Глушители шума всасывания ПИВ 250; ПИВ 500. 
Общие данные 3

АС2
Глушители шума всасывания ГШВ 250. 
План. Разрезы 4

АСЗ
Глушители шума всасывания ГШВ 500. 
План. Разрезы 5

АС4
Глушители шума всасывания ПИВ 250; ГШВ 500. 
Фасады. Узлы I-I 6 .

АС5
Глушители шума всасывания ГШВ 250; ГШВ 500. 
Схемы расположения фундаментов и плит покрытия 7

АСИ-МН1 Изделие закладное МКХ а
АСИ-МН2 Изделие закладное МН2 а
АСИ-МНЗ Изделие закладное МНЗ * 8
АСИ-СМ Изделие закладное МН4 8

АСИ-4Ш5 Изделие закладное МН5 9

АСИ-МН6 Изделие закладное МНб 9

АСИ-МН7 Изделие закладное МН7 9

АСИ-МНВ Изделие закладное МНЗ 9

АСИ-МН9 Изделие закладное МН9 Ю

АСИ-Р1 Решетка PI 10
АСИ-ЖР1 Жалюзийная решетка ЖР1 И
АСИ-ЖР1 Жалюзийная решетка ЖР2 11
АСИ-100 Плита покрытия ПГ - ЗАтУ|Т- I 11

Ш
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.Общие данные
I.I.Основание для проектирования

Типовой проект шумоглушителей 1ШВС250 и ГШВС500 турбокомпрессорных 
станций разработан в соответствии с планом типового проектирования Гос
строя СССР на 1967 год на основании задания на разработку типового про
екта, утверждённого Минстройдормаоем СССР и технологических заданий, 
выданных институтом Гипроотройдормаш г.Ростова - на - Дону.

I.2.Условия строительства
При разработке типового проекта приняты типовые конструкции и уч

тены требования нормативных документов, действующих на I.0I.67 года 
применительно к площадке строительства со следующей характеристикой 
природных условий:

-расчётная зимняя температура наружного воздуха минус 30 С;
- вес снегового покрова для III района - 0,98кПа(100кгс/м2);
- скоростной напор ветра для I географического района (тип мест

ности В) - 0,264кПа (27кгс/м2);
- расчётная глубина промерзания грунта - 1,5м;
- грунтовые воды на площадке отсутствуют, грунты непучинистые, не- 

просадочкые со следующими нормативными характеристиками:
0,49 рад. (26ft; Сн* Z кПа(0,02кгс/см2 );

Е* 14,7МПа ( 150кгс/см2); 1,8 т/м3 ; коэффициент безопасности
по грунту Кг * I.

Шумоглушители не рассчитаны на строительство в районах с сейсмич
ностью более б баллов, на территориях с подработкой горными выработками 
и в районах вечной мерзлоты.

2.Архитектурно - строительные решения

2 Л.Шумоглушители всасывания и стравливания ГШВС250 и ПВВС500 
разработаны в объёме одной секции, которая рассчитана на олин турбо
компрессор мощностью 250м3/мин или 500м3/мин.

В зависимости от общей производительности компрессорной стан
ции необходима блокировка шумоглушителей из отдельных секций.

Шумоглушители запроектированы пристроенными к зданию компрес
сорной станции. Каждая секция имеет размеры в плане 5,75х 6,03 и 
высотой до карниза 5,200 (6,400). Секция шумоглушителя разделена на 
камеры: всасывания, в которой устанавливается пластинчатый глушитель; 
стравливания с бутовым глушителем, а также камеру фильтров и камеру 
чистого воздуха.

Схема расположения пластинчатого глушителя дана в технологиче
ской части альбома I*

Условно за отметку 0,000 принята отметка чистого пола машинно
го зала компрессорной станции.

2.2. Основные конструкции и изделия:
- Фундаменты - бетонные блоки по Г0СТ13579 - 78 и Г0СТ13580-80.
- Плиты покрытия - сборные железобетонные.
- Перемычки - сборные железобетонные по Г0СТ948 - 84.
- Стены - кирпичные толщиной 250мм.
- Кровля рулонная из рубероида марки FKK-350B, плоская с наруж

ным водостоком.
- Жалюзийные решётки, изделия закладные и соединительные—

- стальные индивидуальные.
При привязке типового проекта к конкретной площадке необходимо 

вычеркнуть не относящиеся к выбранному варианту данные.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТП904-1- -АС

Лист Наименование Примечание

I
Глушители шума всасывания ГШВС 250; ГШВС 500. 
Общие данные

■

2
Глушитель шума всасывания ГШВС 250. 
План. Разрезы

3
Глушитель шума всасывания Ш В С  500. 
План. Разрезы

4
Глушители шума всасывания ППВС 250; ГШВС 500. 
Фасады. Узлы I-I

'

5
Глушители шума всасывания ПИВС 250; ППВС 500. 
Схемы расположения фундаментов и плит покрытия

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для 
зданий с кирпичными стенами

ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов

ГОСТ 13580-80
Плиты ленточных фундаментов же
лезобетонные

ГОСТ 22701.I-77

.
Плиты железобетонные ребристые 
предварительно напряженные раз
мерами 6x3м для покрытий произ
водственных зданий. Плиты типа ПГ

ГОСТ 22701.5-77

Плиты железобетонные ребристые 
предварительно напряженные раз
мерами 6x3м для покрытий произ
водственных зданий. Арматурные 
изделия и закладные детали

ПК-01-88
Сборные железобетонные плиты для 
покрытий производственных зданий

2.431-3

Выпуск I 

Выпуск 2

Типовые архитектурно-строительны 
ные детали промышленных зданий с 
кирпичными стенами

Детали цоколя и устройство тем
пературных швов в стенах

Детали парапетов, карнизов и стен 
в местах перепада высот

<

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В С О О ТВЕТСТВИИ С  Д ЕЙСТВУЮ Щ И- 
М И СТРО ИТЕЛЬНЫ М И НОРМ АМ И И ПРАВИЛАМ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Г— w n I t  п а м и р  щажгш Ос ТДШЕДСКИИ Г  В .
Г м н м *  а о м и р  цромгга о р п м к м о п , n m w i t  ц ю ает
Дата

Обозначение Наименование Примечание

2.460-18

Узлы покрытий одноэтажных про
мышленных зданий с рулонными кров 
лями и железобетонными плитами

Выпуск I
Узлы при уклонах кровель до 10%. 
Рабочие чертежи

Выпуск 3 Изделия. Рабочие чертежи

5.904-4
Двери и люки для вентиляционных 
камер. Рабочие чертежи

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТП904-1-«-87 -АСИ-МН1 Изделие закладное MHI

ТП904-1- 81.87 -АСИ-МН2 Изделие закладное МН2

ТП904-1-81-87 -АСИ-МНЗ Изделие закладное МНЗ

ТП904-1-81.87 -АСИ-МН4 Изделие закладное МН4

ТП904-1-81-87 -АСИ-МН5 Изделие закладное МН5

ТП904-1-81.87 -АСИ-МН6 Изделие закладное МНб

ТП904-I- 8 f.87 -АСИ-МН7 Изделие закладное МН7

ТП904-1-81.07 -АСИ-МН8 Изделие закладное МНВ

^904-1-81-87 -АСИ-МН9 Изделие закладное МН9

ТП904 -I - 81.87 -АСИ-МС1 Изделие соединительное MCI

ТП904 -1-81-87 -АСИ-Р1 Решётка PI

ТП904-1-81-87 -АСИ-ЖР1 Решётка жалюзийная ЖР1

ТП904 -1-81.87 -АСИ-ЖР1 Решётка жалюзийная ЖР2

ТП904-1-81.87 2АСИ-100 Плита покрытия ПГ- ЗАтУ1Т-1

ТП904-1-81.87-ВМ 
альбом 5

Ведомости потребности в материалам

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование Примечание

I Спецификация изделий

5 Спецификация фундаментов и плит п окштия

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
I.Рабочие чертежи шумоглушителей турбокомпрессорных станций за

проектированы на основании задания на разработку типового проекта, ут
верждённого Минстройдормашем СССР и технологических заданий, выданных 
институтом Гипростройдормаш г.Ростова-на-Дону.

2.3а условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола машинно
го зала компрессорной станции, соответствующий отметке по топог
рафической съёмке генерального плана.

3.Стены шумоглушителя запроектированы из красного кирпича 
(ГОСТ 530-30) марки 75 на растворе марки25. Кладку стен вести с расшив
кой швов с наружной стороны, с внутренней - с подрезкой швов и после
дующей затиркой. Поверхности стен и потолков в камерах фильтров и чис
того воздуха покрасить силикатной краской.

4.В процессе возведения кирпичной кладки необходимо заложить 
закладные изделия марки МН, установить рамки PI под засыпной глушитель 
из бута и установить пластинчатый глушитель, монтажная схема которого 
дана в технологической части (альбом!). __________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

М арка,
поз.

Ко л и ч е с т в о
Приме
чание 1Обозначение Наименование ГШВС

250
ГШВС
500

I Дверь ДУс1,25 х 0,5 I г

2 *  As 1.25 х.0,5_ I г

3 5 .9 0 4  -  4 "  ДУс0,9 х 0,4 I —

4 4 Дс 0.9 х 0.4 I —

, Перемычки

5
ГОСТ 948 - 84

ЗПБ36 - 4 2 2

6 2ПБ19 - 3 2 2

Изделия закладные

MHI ТП904-I - 81.87 -АСИ-МН1 MHI I —

МН2 ТП904-1-81.87 -АСИ-МН2 МН2 I —

МНЗ ТП904-1- 81.87 -АСИ-МНЗ МНЗ 2 4

МН4 ТП904-1-81-87 -АСИ-МН4 МН4 6 6

МН5 ТП904-1-81.87 -АСИ-МНб МН:5 — I

МН6 ТП904-I - 81.87 -АСИ-МН6 МНб — I

МН7 ТП904-I - 8 1.57 -АСИ-МН7 МН7 I I

МНб ТП904-1- 81-87 -АСИ-МНВ МН8 8 8

МН9 ТП904-1- 81.87 -АСИ-МН9 МН9 2 -

MCI ТП904-1- 81.87 -АСИ-МС1 Изделие соединительное I I

PI ТП904-1- 8J.97 -АСИ- PI Рамка PI 6 6

ЖР1 ТП904-1-81.87 -АСИ-ЖР1 Жалюзийная решётка ЖР1 I I

ЖР2 ТП904-1- 81.87АСИ -ЖРГ Жалюзийная решётка ЖР2 I I

5.Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,050 выполняется 
из цементно- песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30мм.

6.Откосы проёмов оштукатурить цементно-известковым раствором, 
а цоколь на высоту 600мм оштукатурить цементно-песчаным раствором.

7. Стальные изделия: жалюзийные решётки,изделия закладные и 
соединительные окрасить двумя слоями эмали ПФ-П5(Г0СТ6465-75) по 
грунту ГФ-021 (Г0СТ25129-82).

8. Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии 
с проектом производства работ.

9. По периметру шумоглушителя устроить асфальтобетонную отмост
ку шириной 500мм по щебёночному основанию.

И н в . № 9 6 9 9 / 2
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Шумоглушители турбокомпрессорных станций

/  Arvr K fi^A U D R A Глушители шума всасывания 
ГШВС 250; ГШВС 500

Стадия Лист | Л и с та

~
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р Общие данные.
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К Р УП Н О СТЬ Ю  S - Ю н м ,  В ТОГ7Л С Н Н Ы Н  В  А И Т И С Е П Т И Р О В А Н Н У Ю  В  И  ТУИ-

н ч ю  М А С Т И К У  м а р к и М Б К - Г - £ 5 Г ,М Б К - Г - & 5 Г ( Г С С Т 2 2 8 9 - & ° ) .Б н  -  

ТУМ И УЮ  М А С Т И К У  А Н ТН С Е П Т Н Р О В А Т Ь  Д О БА ВК А М И  ПОРОО/KOBbtX ГЕР- 

Е И Ц Н Д О В - М ОНУРОНА и л и  С Н М л З И И А  {ГОСТ<5125-78) В  К О Л И Ч Е С Т В Е

0,5“ О,5% или аминной, н атриевой  с оли2,ЧД & коли честве  
1- 15%  в е с а  Б И Т У М А .

/. 2. В  о д р  И ЗО Л Я Ц И О Н Н Ы Й  К О В Е Р  - У с л о я  р у б е р о и д а  м а р - 
к м  P K K -3S O & ( Г о С 7~ ю э23 -82^ н а  г о р я ч е н  б и т у м н о й  м а с т и к е  

м а р к и  М5К - Г -55А ,  M S K •Г- С 5А . Б И Т У М Н У Ю  М А С Т И К У  А Н Т И С Е П Т Н -  

Р О В А Т Ь  д о б а в к а м и  к р е м н е  ф  г  о  ри с . т о г о  (п о с т 87- 77)и4И  ФТОРИС

ТО ГО  (Г О С  Т 2871- 75)  Н А  Т Р И  я  В  К О Л И Ч Е С Т В Е  Ч~£%  О Т  В Е С А  б и т у м а ,  

в  К А Ч Е С Т В Е  Н А П О Л Н И Т Е Л Я  Д О Л Ж Е Н  П Р И М Е Н Я Т Ь С Я  Н И З К О С О Р Т 

Н Ы М  А С  В Е С Т .

1.3. Те п л о и з о л я ц и о н н ы й  с л о й  - п е р л и  т о  Фо с  Ф о г е л е в ь /е

П Л И ТЫ  ( £ O C T2J S O O -76') П Л О Т Н О С Т Ь Ю J f * 2o O < r/ M 3 т о л щ и н о й  lOOHH

H h b . N *  3 & 9 9 / Z

2 3  М Е С Т А Х  П Р И М Ы К А Н И Я  К Р О В Л И  К  П А Р А П Е Т У  П Р Е Д У С М О Т Р Е Т Ь  

У С И Л Е Н И Е  И З  3 * С Л О Е В  Р У Б Е Р О И Д А  Н А  Г О Р Я Ч Е Й  Е Н Г У М Н о й  М А С Т И К Е  

М А Р К И М Б К - Г - & 5 ,М Б / < -Г -1о о .К А Р Н М З Н Ы Н  у ч а с т о к  д о л ж е н  б ы т ь  у с н

Л Е Н 2 я С Л О Я М И  ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО  К О В Р А  Н А  Ш И РИ Н У Н Е М Е Н Е Е & О т

В е д о м о с т ь  п ро ем о в  д в е р е й В е д о м о с т ь  п е р е м ы ч е к

ПАРЧА 
И 03.
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Улу./у. \1/ |

-0.1И
У л я .

У к а з а н и я  по устройству  к р о в л и  

• 4.К о н с т рук ц и я  кровли  состоит  ил  следующ их сл о ев :
^ .З ащ итный слон-Чистый сухой грав и й  (г о с т 826 8 -<Р2 ) 

крупностью  5 -  10ми, вгопленнын о ан ти сеп ти рован н уро  битумную  

м а с т и к у  м а р к и МВК-Г-S S r, МБК-Г-65Г(РОСТ2889-8о) .  Битумную ил-
СТНКУ АИТИСОПТИРОВАТЬ ДОБАВКАМИ ПОРОШКОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ I МО
НУ Ро НА или симлзниа  (гост 15Ю -78) В количестве p,3 -ot5 Jb  или 

Аминном, на  г  лиевой соли 2,УД в количестве 1-/.5 в е с  а  б и т у м а  .
1,2., &ОДОИЗОЛ9ЩНОНИЫЙ к о в е р -Услоя  РУБЕРОИДА МАРКИ 

РКК-Л506(ГОСТЮ $23-82')НА ГОРЯЧЕМ БИТУМНОМ МАСТИКЕ МАРКИ 
KSK-P-S5A, МБК-Г-C S A . Е>ИТУМИУК> МАСТИКУ АНТИСЕГ7ТИРОВАТ6 ДОБАВ
КАМИ крем  неф торис того (гост87 - 77) млн Фт о р и с  того(Г0СТ28П1 - 15) 
НАТРИЯ в КОЛИЧЕСТВЕ Ч~5% ОТ ВЕСА БИТУМА. & КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИ
ТЕЛЯ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НИЗКОСОРТНЫЙ АСБЕСТ.

1.8, Теплоизоляционный слой-леглит офосфюгелевыЕ пли
ты (Г0СГ21500-7Б) плотностью j )  -  2оокг/м 3 толщиной 1оомм.

2 3  МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ПАРАПЕТУ ПРЕДУСМОТ
РЕТЬ УСИЛЕНИЕ ИЗ 3 ХСЛОЕВ РУБЕРОИДА ИА ГОРЯЧЕМ БИТУМНОЙ масти-

— ®
К Е  МАРКИМ&К-Г-85, М ВК -Г- lo o , К а р н и з н ы й  У Ч А СТО К  ДОЛЖЕН  

БЫТЬ УСИЛЕН 2 * СЛОЯМИ ВОдомЗОЛЯЦНОННОГО КОВРА НА ШИРИНУ 

Н£ М ЕНЕЕ ЙООм м ,

В едомость проемов дверей

МАРКА

под.
размер проем а, м м

i S /S  XI8Q5

2 S/ j5x/2€S

Ведомость перемычек

МАРКА

пел.
СХЕМА СЕЧЕНИЯ

П В  1
Е Е Н - .

П В 2
ш - * -

H h b .N 9 9 £ ? $ / Z

Привязан

Инв. Щ

Т П 9 0 4 - 1 - 8 1 . 8 7  -АС

Шу мо гл уш ит ел и ту рбокомпрессорных станций

Глушит ел ь шума всасывания 
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9ГОАОК1<х>*£2*£

63 7
8CT3<n2lccTS3S-79

c-'V^oo 8 3 6 ,Ост

з _ Ф8А-1 lac.TS7BheZ 6* 2оо 2 S о . O g z r
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Стадия
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It 22SO 5 1о.8к г

В-1

Ioox63*srocrg9lo.72 
Г̂ОАОКШЗМ2ЬсГ535~ ?9

2 6=48oo 8 36.7 к г

6.1 Н (, = 7oo 1 5 .3 * 4 -
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С и е ш
В е л и т

Рук.гр 
НачотдНконтр

Растерд
Горелая.
Бес коров.
С а а к ь я н ^  ^
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рщг t1 г г  /Ч!Ъс.т 8% Чо - 72
,5С73ПС6-! Tz/N Ч-2о23-8о

6.V. 1 в : 2550 / 31.4 к г
/о Гост(3$о$ »  74 

Л Г  ъстз 2 Гос T/Y637- 79

6V. 2 130Х17ю 2 ! . 3 к г

;ттехн РастеряеЕ 4̂Зецин*
Ук.гр
Начотд

Бескоровг
Саакьянц щНконто Луценко

9699/2

Привязан

Инв. Ns

ТП 904-1- 81.87 -АСИ- МН4

Изделие закладное 
МН4

Стадия М а с са М асш таб

РП 34,0

Л ист | Л и с т о в !
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П р и вязан

И нв. Ыа
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Изделие закладное
МН7

И- МН7 А

Стадия Масса Масштаб
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Лист | Л и с т о в  I
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9 * 9 9 / 2
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МНб
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...............5.оГост№°3-7V _
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П р и вязан

И н а. №

ТП 904-1- 81.87  -АСИ- МНВ

Изделие закладное 
М Ш

Стадия Масса Масштаб
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Лист ] Листов!

Госстрой СССР
РОСТОВСКИЙ
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Л е т а л и

х 5 Гост3SC3- 72
8СгЗкп2 ГССТ535-19

& « 1 б  — Too 2 2 ,5 к г

2 e = / s s o 2 7 ,¥К Г
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