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В В Е Д Е Н И Е

Настоящий типовой проект 505-13/70 , парат для 3 пято по грузи н е я и 4 электропогруз
чиков в Nnop*a* яРй, выпущен взамен типового проектаfh03-249 vapx.¥ 2416&) того  же наиме
нования.

Типовой проект переработан в соответствии с  планом типового проектирования на 
1970 год , утвержденного Госстроем СССР,

При переработке типового проекта внесены следующие изменения и дополнения:
1, Типы автопогрузчиков и электропогрузчиков приняты наиболее чэсто применяемые в 

портах МРЯ? и серийно изготовляемые отечественными заводами.
3 . Конструкции здания гаража приведена к номенклатуре выпускаемых заводами сборных 

железобетонных элементов.
3. Все разделы проекта выполнены в соответствии с действующими ГОСТами, санитарными 

нормами СН-245-63, СНиП П-М.3-68 и СНиП П -А .5 -62 .
Область применения типового проекта -  порты №РФ с обычными геологическими условиями 

площадок строительства, расчетная температура наружного воздуха не ниже -4 0 иС, вес сне
гового  покрова 150 кг/м2, не сейсмические - районы строительства.

Типовой проект гаража предназначен для обслуживания 3 автопогрузчиков типа "4045* 
грузоподъемностью 5 тонн и 4 электропогрузчиков (1  электропогрузчик„типа "ЭП-201*, 
грузоподъемностью 2 тонны и 3 электропогрузчика типа "ЭЛ-103*^1^8", грузоподъемностью 
1 тонна), электропогрузчики приняты с тяговыми щелочнши железо-никелевыми аккумулятор
ными батареями. Работа автопогрузчиков возможна на этилированном бензине*

Настоящий типовой проект выпущен в составе следующих альбомов:
Альбом 1. Общая пояснительная записка, технологическая часть, архитектурно-стро

ительная часть, сачитарно-техническая часть, электрооборудование и соображения по ор
ганизации строительства арх. * 38898)

Альбом Л. Сметы (арх. Ы 38899),
Расположение гаража на территории порта может быть различным и зависит от местных 

условий . На листе ТТ1-1 дана схема наиболее целесообразного расположения гаража.

РАЗДЕЛ 1, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ -

Гараж предназначается, для производства технического обслуживания, текущего ремон
т а ,  закрытой стоянки 3 автопогрузчиков и 4 электропогрузчиков, а также для ворядки 
еелочтдах, железо-никелевых аккумуляторных, батарей,

В гараже производятся, следующие виды технического обслуживания:
X, Первое техническое обслуживание ТО-1,
2* Второе техническое обслуживание ТО-2.
3 , Текущий ремонт ТР,
4 . Зарядка аккумуляторных батарей.

Выполнение технических обслуживании ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта планируется 
согласно инструкций СН-207-69 Госстроя СССР,

В состав работ по техническому обслуживанию входят: очистка, мойка и смазка, 
осмотр и контроль технического состояния узлов, механизмов, приборов, сменного рабоче
го оборувкзмия, крепление деталей и регулировка узлов.

При текущем ремонте устраняются отдельные неисправности я узлам и  агрегатах, а 
также производится замена узлов и агрегатов, требующих капитального ремонта.

Средний и капитальный ремонт погрузчиков предполагается производить в специализи
рованных ремоит»шх мастерских или на авторемонтных заводах.

Трудоемкость и продолжительность ежесменного технического обслуживания (ГО) иист- 
рукциок не установлены.
Выполнение операций £ .0 .  возлагается Но водителей погрузчиков*,

Технологический расчет гаража произведен по овтойогрузчиком типа ''4045'" грузо
подъемностью о т В количестве 3 штук И по электропогрузчикам типо"ЭДОШ5-.Ц*~м "ЭП-201* 
йрузоподьемноетью 1 и 2 т ,  в количестве соответственно три и один*

3

Работа и техническое обслуживание погрузчиков принята 365 дней в году при трехсменной 
работе.

Хранение легковоспламеняющихся » горючих жидкостей проектом не предусмотрено, т .к .  
они должны храниться в специализированных складах порта

$ 1. Краткое описание производственного процесса 
обслуживания погрузчиков

Авто- и электропогрузчики, которые по графику должны проходить техническое обслужива
ние ff 1 и V 2 ,  а также воздействия по текущему ремонту предварительно поступают но тупико
вую моечную эстакаду, расположенную но открытой площадке, для производства уборочно-моечных 
операций, а затем направляются на участок технического обслуживания и ’ремонта и устанавлива
ются но пост ремонта, оборудованный ремонтно-осмотровой канавой, глубина которой определи
лось ив расчета нормальной работы человека со  средним ростом 170 см при расстоянии от пола 
до габарита выступающих деталей расчетного автопогрузчика 35 см.

Время заезда автопогрузчика на рабочий пост не должно превышать 1 минуты.
Б зимнее время года заезд и выезд автопогрузчиков должен производиться & нерабочее время.
При установке на ремонтно-осмотровую канаву электропогрузчиков необходимо пользовать

ся  съемными швеллерами, укладываемыми на ремонтную яму, на которые въезжает электропогруз
чик (конструкцию съемных швеллеров см.строительные чертежи).

Для выполнения операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту участок оснащен 
всем необходимым технологическим оборудованием.

Учитывая, что коэффициент одновременности работы оборудования на участке-обрлуживания 
равен -0 ,5 , в проекте принята установка в одном помещении всех необходимых станков л стендов . 
для технического обслуживания с учетом совместимости отдельных операций согласно СНиП.1НАгУ-о2.

В состав работ по техническому обслуживанию входят: очистка, мойка и смазка, осмотр я 
контроль техниуеского состбяния узлов, механи&дов* приборов, сменного рабочего оборудования, 
крепление деталей и частей.

Текущий *ремонт машины производится путем замены или ремонта деталей (кроме базисных) со  
снятием или'без снятия агрегатов и узлов с машин. При текущем ремонте допускается замена аг
регатов и узлов, требующих капитального ремонта, новыми или заранее отремонтированными.

Зарядка щелочных железо-никелевых аккумуляторных батарей осуществляется агрегатно-обез
личенным способом с выемкой их из электропогрузчиков и с заходом электропогрузчика в заряд-, 
нов чюПещение только для смены аккумуляторных батарей.

Кроме зарядки аккумуляторных батарей в зарядном помещении предусматривается возможность 
их подзарядки без снятия с электропогрузчика. Для этого зне здания с внешней стороны под 
навесом предусмотрены два эорядных места. При этом в проекте принята схема электроснабжения, 
допускающая переключения электропитания эарлдных мест внутри помещения на внешние зарядные 
места.

Ремонт щелочннх желевно-никелевых аккумуляторных, батарей в гараже не производится, а 
осуществляется только их зарядка, долив и восстановление плотндсти электролито.

Для выполнения всех  подъемно-транспортных операций помещение зарядной и участок  техни
ческого обслуживания и ремонта оборудованы подвесными крон-балками.

$ 2 .  Расчетные нормативы по обслуживанию и ремонту погрузчиков

т
пп Показатели Един, исм. Виды воздействия

ТО-1 ТО-2 ТР

1 2 6 4 ь 6

1
/1ЯТОПОГРУЭЧИЧИ «олени N04f>—

Периодичность возде&стгий Л часах t 1С0 500 1000

г т -----------—Главное Управление капитально по строительство 
Леи гипророчтраип 

г . ,  снингрод

1 PopАЖ для <Г автопо грузчиков 
И»А электропогрузчиков в пор.

Пояснительная записка Альбом !?

J fv tm  ?



1 2 3 4 6 6

2 Трудоемкость воздействия в чал.чзсах 16 60 260
3 Продопжагельность простоя в 

рабочее бремя в днях 0 ,3 2 6

Электропог|^зчикиж"ЭП-103-1 ,8" б

1 Периодичность воздействий в часах 100 500 1000
2 Трудоемкость воздействий в чел.часах 12 40 216

3 Продолжительность простоя в 
рабочее время в днях 0 ,3 2 6

§ 3 . Производственна* программа по обслуживанию и ремонту
погрузчиков

пп П о к а з а т е л и
чики

и “ЭП-201*
Всего

1 2 3 4 5
1 Коэффициент ‘•ехнической готов

ности 0.84 0 ,84
2 Годовая выработка одного меха

низма -в часах 5520 5520
3 Количество воздействий (на 

программу) за год
88
сутки 8а год || 8а сутки

ТО-1
ТО-2
ТР

132
18
12

0,36 
0 5  
0 03

176
24
16

0,48  
0 07 
0 ’ 04

4 Годовой объем работ а чел.ча
сах 6000 6528 12528

$ 4 .  Площади производственных и с кладских помещений

ГГ
пп Наименование помещений Площадь помещений, м2

1 Участок ТО и ТР 69:03
2 Зарядная 23 ’ 60
3 Щелочная б,&5
4 Моторо-генераторная 1?,16
5 Кладовая 8,54
6 Столико 49,64

___________________
i*e/ t 4

5 5 . Шт*а?ы гаража

ПП Наименование
Групп»’
процес-

са

*
> Всего

Соличество работающих 
в т .ч .  по сменам Расстановка рабо

чих по рабочий
1
1

1 2 3 местам

1 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Производственные рабочие

1 Смазчики Ша 1 - - 1 пост ремонта
2 Слесарь пб осмотру, регули

ровке и ремонту автопогруз
чиков Шо 2 1 1

3 Слесарь-моторист Ша 3 1 1 1 Один из стендов^ 
на уч-ке 10 и ТР

4 Влектрик-карбюраторщик Ша 2 1 1 - Зарядная или вер ст% 
на уч-ке ТО и 1г

Итого 8 3 3 2

ИГР
5 Заведующий гарахом-механик 16 1 1 - -
6 Счетовод-табельщик, он-хе 

кладовщик 16 1 1
Итого 2 2 -

7 Водители авто- и электро
погрузчиков 16 21 7 7 7

Всего 31 12 10 9

ПРИМЕЧАНИЕ: 2®®в®^р^|ли погрузчиков входят в стоты оперативно-производственного персо-

РАЗДЕЛ П. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
$ 1* Архитектурно-планировочное 

________ решение_____________
Здание гараха для 3 автопогрузчиков и 4 электропогрузчиков запроектировано простой пря

моугольной Формы в плане с размерами в осях 24 ,0x12 ,0  м, с кирпичными несущими стенами и 
сборными х.бетонными конструкциями покрытия, в соответствии с основными полохениями по уни
фикации объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий (CH223-62J.

В адании размещены следующие помещения:
1. Стоянка авто- и электропогрузчиков с ремонтным отделением
2. Зарядное отделение
3 . Мотор<ьгенероторная 
4* Щелочное отделение
5* Конторско-бытовые помещения
б , Венткамера, размещенная пад бытовыми помещениями.

bps tracp Горал для 3 автопогрузчиков 
и 4 электропогрузчиков в пор-
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§ 2 . Конструкция здания
Фундаменты -  ленточные из сборных бетонных блоков стен подвала по серии 1.116*1, 

типоразмеров 8 и железобетонных фундаментных блоков серии 1.112*1, типоразмеров 5 .
Фундаменты запроектированы из условий осуществления строительства на площадке со спо

койным рельефом при отсутствии грунтовых вод и нетцроттмнх грунтах с нормативным давлением 
на основание в соответствии с СШШ П-Б. Г-62* Кц = 1,5 кг/см2.

Чертежа фундаментов^разработаны для варианта строительства при наружных расчетных тем
пературах воздуха -  20-30v и весе снегового покрова 150 кг/н2.

Стены -  из обыкновенного глиняного или силикатного кирпича марки "100 п на растворе 
марки 'nZ51t7

51 сТоЛ21Ииа н^ружних^стен производственной части 38 см; бытовых помещений для -20 , -30° 

Покрытие -  из сборных железобетонных плит по серии ПК-01-Ш и ПК-01-119. Типоразме
ров б.

ров I
Перекрытие -  под венткамеру по сборным плитам серии ИН-03-02. Альбом 23-64. Типоразме-

Рамы ворот 
меров ТГ~

вой и щелочной -  железобетонные,в конторе и 
вып. 53,язтш/буре олакобетонпые.

сборные дэдеэобетонные по типовым сериям QP-05-36.2, ПР-05-36.4. Типораз-

Поремычки -  брусковые,сборные железобетонные по серии 1.139-1. Типоразмеров 6.
Кровля -  I слой гравия,втопленный в битумную мастику марки МБК-Г-65; 4 слоя руберои

да марки пИ-350 на битумной мастике марки МБК-Г-65.
Пола -  конструкции полов в помещениях запроектированы в с оответствии с производ

ственными и саиитарно- гигиеническими требованиями СНЗОи-65.
В помещениях стоянки авто -  и электропогрузчиков п кладовой -  полы бетонные.
В по ас це п и ях^-Зарядной, щелочной и моторогенераторной полы из асфальтобетонных плиток на 

дегтевой мастике.# гардеробной.дуыевой и санузле -  долы из керамических плиток на цементно- 
песчаном растворе.

В конторе -  полы из линолеума*
В коридоре -  мозаичные.
Перегородки * в бытовых помещениях,за 

кладовой" сетчатые металлические По серии "
Заполнение проемов .
Окна запроектированы по ГОСТ 12506-67 " Окна деревянные для эданий промышленных продлриЯ- 

тиа"*Открывапио окбнных переплетов вручную с помощью приборов дЛя открывания.
Яар]гзд*о Двери запроектированы по серии X-I35-X " Двери деревянные входные и служебные 

дли жилых и общественных здания".
Внутренние двери приняты по ГОСТ 6629-64 * Двери для жилых и гражданских зданий"•
Ворота размором зхЗм приняты по серии ПР-05-36,4 и размером 4x4,2 «  по серии ПР-05-36.2 

с ручным открыванием,бба воздушных завес.
§ 3. Наружная и внутренняя отделка здания

"Кладка стра с наружно*! стороны ведется из отборного кирпича под расшивку швов,а с внутренней стороны там заи.р1ются заподлицо с кладкой. Карниз, цоколь, дверные и оконные откосы оштукатуривайте?* цементаiM рзствором.
Стейы и перегородки уборных,гардеробаых и кладовых рабочей одежды облицовываются юнзуро- вшпми адиттми светлы?: томов аа высоту дверных проомовг Вишо облицовки * окрашиваются вла* гозтоишш ьгосюши.
CTCivi и перегородки душевых и проддуиовых поношений облицовываются глезуровоипымч плит

ами но всю высоту.В гардеробных уличной и домашней одежда oi**au и перегороди окрашиваются вла
гостойкими черасхамя.

В конторе*компато отдыха и коридорах cfoHJi оштукатуриваются и окрашиваются па высоту 1,8м 
«аоля*ем краской за 2 раза,выше шшоли* стоны окрашиваются клеевой краской*

Стелы помещений стоянки и ремонта авто «  и электропогрузчиков,кладовой#всит/аморы,поа*ддя 
лостиит,а  танго потолки всех помещений, хромо душевой, белятся известковым раствором.

5

Потошш душевой окрашиваются масляной краской за 2 раза*
Стены,потолки.двери и оконные переплеты помещений эарядной.щелочной я моторогенераторной ок

рашиваются эмалью ХСЭ ГОСТ 7313-55.
Все столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Все металлические изделия окрашиваются антикоррозийной краской«Цветная отделка принимается 

согласно указанию по рациональной цветной отделке поверхностей производственных помещений и тех
нологического оборудования промышленных предприятий CH-I81-6I. *■

Бытовые помещения
Бытовые помещения разработаны согласно штатной* расписанию.Санитарная характеристика произ

водственных процессов предусмотрена по СНиП II-M.3-68.B бытовых помещениях размещены гардеробы ра
бочей. ,уличной и домашней одежды,душевые с раздевалками,санузлы,встроенные шкафы для спецодежды, 
комнаты отдыха.

Способ хранения одежды -  закрытый.
Рабочая спецодежда для групп Ша, в закрытых контейнерах транспортируется в обособленные 

помещения для обезвреживания«располагаемые на площадке привязки и согласованные с  органами Государ
ственного санитарного надзора.

Водители погрузчиков входят в штаты оперативно- производственного персонала порта, где для 
них предусматриваются бытовые помещения, которые должны находиться на расстоянии не более 300м от 
гаража.

РАЗДЕЛ 3. САИИТАРНО -  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
§ I .  Водопровод и канализация

Здание гаража оборудуется водопроводом и канализацией.
Источником водоснабжения принята водопроводная сеть площадки«обеспечивающая потребности 

гаража необходимым расходом и напором.
Водопроводная сеть проектируется общая для питьевых я  производственно- противопожарных нужд#
Внутренний водопровод присоединен к наружному одним вводом«осуществляемым из чугунных ра -  

струбных труб диаметром 100мм.
Для учета потребляемой воды на вводе устанавливается крыльчатый водомер калибром 30мм и на 

обводной линии турбинный водомер калибром 50мм.
Внутренний водопровод выполняется по тупиковой схеме на стальных водогайопроводных труб 

диаметром от 15 до 70ии. Потребный напор иа вводе 15м.
Проектом разработаны два варианта.горячего водоснабжения:централизованное} от внешнего источ

ника и с местным подогревом в индивидуальных водоводяных подогревателях.
Внутренняя канализационная сеть проектируется э видо двух самостоятельных участной«раздельно 

отводящих хозяйственно- фекальные и производственные стоки в наружную канализацию*
На выпуске производственных сточных вод от мойки машин«содержа них механические взвеси в бон- 

эпя, перед'спуском в сеть паружной канализации устанавливаются гризоотстойпик с  бензиноуловителей.

§ 2 . Отопление и вентиляция 
Источив тепла и теплоноситель

1. Проект разработал для 3 -х  расчетных rap/жных температур -  20°, *  30°, *  40°»
2 . Теплоснабжение предусматривается от здешнего источника тепла»
3. Теплоносителей нриияти вода о температурным перепадал 130° *  70° в 95° *  70°.

--------- РОТ— Гараж ддм 1* аитоиогрулчикоя й
Главное Управление 4 электропогрузчиков » ОВР/а* 505-13/70
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Отопление

Проектом предусматривается; в зарядной и щелочной воздушное отопление» 
совмещенное- с приточной вентиляцией. Па участке технического обслуживания г  ремон
та В стоянке отопитеяьно рециркуляционные агрегаты.

3 битовых помещениях -  радиаторы W-140
Обсгреи машин л обогрел врывающегося воздуха через ворота на участке тех

нического обслуживания и ремонта, а также в стоянке предусматривается за счет  пе
р и  рева воздуха приточной вентиляции с автоматическим регулированием температуры*

В зарядной подача тепла для нагрева наружного воздуха , врывающегося при 
открываний ворот, осуществляется от системы воздушного отопления*

Вентиляция

Во всех  производственных помещениях проектом предусматривается приточно- 
вытяжная вентиляция с механическим к естественным побуждением.

Кроме т о г о , в зарядной и щелочной на случай бездействия механической вен
тиляции предусматривается естественная вытяжка черев дефлекторы*

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования, расчет воздухооб
мена ц основные показатели приведены на листах ОВ-1 и Ш -2 .

Очистка приточного воздуха решается проектом привязки в зависимости от мест 
них условий.

РАЗДЕЛ 4 . ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Э летрооборудование гаража включает в себя*

1* Зарядную установку для варядки аккмуляторных батарей.

2* Силовое электрооборудование для привода станков, вентиляторов и т*п .

3 .  Нагрезательные устрой ства .

4 . Электроосвещение.
Питание электроэнергией силового электрооборудования и электроосвещения 

гаража осуществить напряжением сети 380 /220  в .

Для распределения энергии предусмотрены щиты с установочными автоматами, 
черев которые получают питание все силовые потребители и осветительная сеть*

П-82*
Зарядная установка представлена двухмашинным двигатель-генератором типа

гл.У 1

Установленная мощность силового электрооборудования 161 ,б квт. 

Установленная мощность электроосвещения 8 ,1 2  квт.
Освещенность помещений гаража выполнена в соответстви и  с нормами ПУЭ, 

РАЗДЕЛ 5* С7АБ0Т0ЧШЕ УСТРОЙСТВА

Телефонные аппараты административно-хозяйственной связи Включаются в те
лефонную станцию, обслуживающую порт.

Диспетчерский телефонный аппарат в к л т а е т ся  в коммутатор диспетчерской 
связи диспетчера, обслуживающего район.

Вторичные электрические часы включаются в первичную электрочасовую у ста 
новку, обслуживающую единым временем территорию и административные здания порта.

Комбинированные извещатели пожарной сигнализации типа КИ-1 включаются в 
сигнализационную пожарную установку типа СДП^-1, работающую в порту. При наличии в 
порту станции тревожной электрической сигнализации типа ТЛО или пожарной сигнали
зации типа Т0Л -Ю /100 установить кнопочные извещатели пожарной сигнализации снаружи 
здания в наиболее доступных местах или применить автоматические тепловые извещате
ли максимального действия типа АТШЛ-3 или АТП-ЗМ. Выбор типа пожарных извещателей 
определяется при привязке типового проекта в зависимости от существующего типа 
попарной сигнализации порта.

Ради^лкацию здания гаража осуществить от радиотрансляционной сети  Мини
стерства  связи .

Оборудование, изделия и материалы, порребные для устройства комплексной се  
ти и сети радиофикации, учтены в спецификации на листе СУ-2 .

РАЗДЕЛ 6. СООБРАЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Объемы основных видов работ
Таблица 1

ГО
пп Наименование работ

Единица
измерения

Количество
Примечаний

1 2 Э 4 6

1 Земляные работы 1 м3 грунта 3 6 7 ,0

2 Фундаменты под степы м3 6 3 ,0

3 Кирпичная кладка 24 0 ,1

4 Перекрытие м2 6 8 ,1

5 Покрытие 3 0 5 ,0

6 Кровля 3 0 5 ,0

7 Перегородки м2 28 8 ,3

8 Полы 3 2 2 ,2

9 Окна 42 ,88

10 Двери 49 ,14

И Ворота -4 2 ,6

12 Отделка внутренняя 2140,7

13 Отделка наружная -**- 85 ,9

14 Прочие работы 1 м3 здания 1919,0

Методы производства оснорных видов работ

До начала основных строительно-монтажных работ по возведению здания гаража необ
ходимо выполнить следующие работы г*
а ) освободить площадку от существующих строений и сооружений в соответствии с проектом 

8астройки;

б ) переложить существующие коммуникации;
в ) произвести вертикальную~планировку строительной площадки и осуществить мероприятия.

По ее защите от поверхностных вод ,

г )  произвести разбивку и закрепление осей здания.
Земляные работы

Разработка траншей под фундаменты намечается экскаватором типа Э -505 с обратной 
лопатой емкостью ковша 0 ,6  м3, с погрузкой грунта па автотранспорт, с  отвозкой во времен
ный отвал на среднее расстояние д о  0 ,3  км. Зачистка грунта под проектный профиль выпол
няется вручную.

При привязке гаража проектная организация, привязывающая объект, обязана внести 
в проект организации работ нулевого цикла необходимые изменения D методах работ по раз
работке траншей, назначения яеличии^_^твечающей категории грун та).
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Работы по выеихо грунта производят.руководствуясь рабочими чертежами основного проекта 
действующий техническими условиями и правилами техники безопасности.

Монтах фундаментов

До начала монтажа фундаментных бгочов должны быть гыполнепы следующие работы:
а) зачищено дно траншей* проведены вводы и уложены выпуски;

б ) перевезены на приобъектный склот блоки фундаментов,

Монтах фундаментов начинается с установка точно по осям концевых элементов,а затеи в 
промежутках средних блоков д порядке на кран.

Монтаж блоков выполняется краном Э-652А.
После окончания монтажа блоков срезаются монтажные петли а устраивается поверху цемент

ная стяжка.

Кирпичная кладка стоя

Кладку стен следует вести с наружных лесов. Ширина лесов должна быть не менее 2м.

Одновременно о кирпичной кладкой необходимо устанавливать дверные н оконные блоки.
Леса и подмости .применяемые для кирпичной кладки, должны быть инвентарными и изготов

ляться по типовым проектам.

Монтаж плит покрытия

Вес плиты 1 ,5т
Монтаж указанных конструкций при запроектированных размерах гаража наиболее целесообраз

но вести краном на гусеничном ходу при прохождении его с наружной стороны здания.

Для монтажа балок и плит намечен кран- экскаватор Э-652А со стрелой длиной 10,0м выле
том 8 ,Ом,грузоподъемностью 3 ,1  тн.

Потребность в основных строительных материалах, 
полуфабрикатах п стройдетадях

Таблица 2

MS
пп

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20 
21
22

Наименование
Единица
измерения Количество Примечание

2 3 4 5

I .  Строительные материалы

Алебастр (гипс) 
Асбоцементдие листы 
Асфйтьтобетон

кг
м2
м3

17.5 
33*4
3.5

Гвозди
Гравий
Известь

кг
м3
кг

18.9
3 ,2
1$2,б

Кирпич строительный 
Краски разные 
Линолеум

тыс.ста
кг
м2

94,1 
93 ,7  
15 \б

Лес круглый 
Лес пилОный 
Олифа

м3п
КГ

1,5

42,9

Песок
Плитки керамические для полов 
Плитки облицовочные

м3
м2
м

ИЗ
51.9
248,4

Рубероид 
Сталь прокатная 
Сталь кровельная

и
т
т

1672,0
0,59*о;45

Стекло
Т о л ь
ЭДобонъ

м2
М2
из

(Л *5 
166,6 
04

иемойт т 60,3

I 2 3 4 5

I

П. Конструкции 

Металлические * 7 ,3
2 Сборные железобетонные и бетонные м3 96,1
3 Сборные па легкого бетона м3 1,28

I

Ш. Полуфабрикаты 

Арматура т 0,69

2 Кетон м3 70,7

3 Легкий бетон й 65,7
4 Растворы и 96,0

I
П .  Детали и изделия 

Блоки дверные м2 91,7
2 Блоки оконные « 42,9
3 Щиты опалубки и 25,8

Перечень основных машин и механизмов

Таблица 3

Кй 1
пп Haius нование Тип,марка Количество Примечание

I 2 3 4 5

I Бульдозер _ Д-157 I
2 Экскаватор обратная лопата 0,5иЗ 9-505 I

3 Кран-экскаватор Э-652А I
4 Электросварочный аппарат СТ-24 I

5 Электровибратор И-21 2
6 Растворомешалка передвижная 

80 литр. I 1
7 Электродрель - I
8 Электроточило И-138А I ■

9 9лектротрамбовка И-132 2
10 Передвижная здожетроетшщкл Юкв* тт I

II Пашина бортовая грузоподъемв,
4т х

12 Автосамосвал груа.4т 2

Хохнлко-зкономичоскио показателя

Ей
пп Наименование

Един,
иэм.

Прокзв.
помещен*

Бытовые
помещения Всего

I Площадь застройки иг 309,5 встроен* 305,5
2 П о т н а я  площадь «2 184,66 74,27 258,93

3 Сгр<нтод;ппя кубатура м3 1919,0 встроен. 1919,0

Urfc ГС/МДР
Глаппсе Управские 
Капитальиого строя -  

т е л ь ц а
lonrru,>vpo'imp v n  

г^еияигрг д

Гараж для 8 автопогрузчиков и 
4 электропогрузчиков В ПАДОПХ

Поясамтольпая записка
Альбом * 1

U .рка- лист

J Ivcm  6



П оказ ат&ли
7 0  €&МФр&лЬнОКК/ r?SICfHL/__

л/а/
п/п Уои/пеноёание показателей

*00*°'/ЦС/ijsrmpt-ниЯ
Коли- честбь

/ 11 мг /9б0_

2 Площ&дЬ заст ройки MS 350_

3 ПлощадЬ о/х̂ ситбтобетон/кяоп&рът мг /040

А ПлощадЬ зеленых мущрнуечоо м8 вО__

Условные обозно</р*/иЯ'. 

Лроектирус./ль/е здания

■ } ■ « - - - \- $ сфолЬта5етонное покрытие.

Озеленение.

----------------cjoc/ница участка еарааса.

Примечания,-.

/  С ' целЬю обеспечения стока поВсросностных Вод, 
участок планируется с уклоном к ближайшим 
бодосборным лоткам.

В. Покрытие проездов g еранОцаос участ ка- 
асфалЬт обэт апное, по т вердом у основанию.

3. РЬзмер привяж и моечной эстакады уточняется 
6  Зависимост и от ерунтоВыэс условии площадки 
строит ел бет 6а и типе/ эст акс/ды .

j$ Рсерср
с/пабнос Упраёлент 

капитального
строительства/

л е н г и т о р ш шЛенинград

------------  чикови </
'Офузников 6 рднпаос Мрф
С зсем а  

в  ен^оащ бноео план.гы ТЬркх/-,



Усло8 нь/е дЯозтуения
© Потребитель холодлои бодь/ 

Потребитель злехо7роолергии 
О Потребитель сжатого боодуха 
(3 Стол 6  халализаци/о 
СЛ Зептилпгууоллбл) отсос 
ГЗ ПередблЖлол оборудобалое 
&  Силобая штслсельлал рооетла 
Ф Рабочее место лроизбоуст /гл/ш со 

рабочего (саг §  S /итать/ гарсго/'сг)

Я р о м ео п ш е

/. Настоящий чертахс читать собл/естло 
С UCpOTCOitVAf ТХ-2

МЮ РСФСР
fjraSitoe оа/юб0г*{кг

А 77ГигП0"Г(>О6*. О с/7/ppo/r r^cwSir
ЛЕНГИПРОРЕЧГРЛНС

J7 гл/гс/гу

Огяаяс оля Забтоорлуочилод и  4  
з A&rrpppooapyswAoSO/rc/rrm Л/ЛФ

СсГ7&6 О О ffp(XA 7
505 - & /7 0

П л а л  рисет алодхи  
огехлологи/оесного/труМсме?

лугаОраР

,К/« '̂ sr/fr
тх- Г



— — — — — —
X Дбузс машинный 7)62 _m&_i(bsy№ ■ш .х .

г i t МсктоМио • сСвмилб. HSIZA \
<

tdJM .
ZraHHOO} "
завод <и X 10

_ _ Ный станок Чомм'к чара с *
’о/белвТМ̂ _____— — “ “ “ дбиеателб J&&L.

— — — '
генератор Зля _____ /А

/ /оиста ома паи 
оборидо бсгнае т<№

<o?qu>iQпо&хезМА___ з_

— — — ——— *
Зарядки иннуну- - а . Ляесс гидрабличес. 2/S3 2н Усилие !кт ь. ± _

ус та *
*ф -

— —~ -----
АРторНЫУ батареи __ —— ний С РНЧНЬ/М -/От.-

0Киу
завоо —

— — — М от орог енераторн ая ____ л либо бон. /Ьссу -

у ///Р Плришв. />*#*4* Т.0 /
Устя** 
у frOPth X й&мпл/нт npuSopoi УаЗел// Huekxt j L i b a L

J __

3  ACM- /300
Г Г Т£ 73 -SO 

л/мин, jifflPaL-
0/асо* Pcmet.

*efC?6> _ iLsmeuSuS для npatep. 
ни топливной 
аппарат чр 6 / нал .

S77Л: — jgloL
На б.
-HOL-

/Чаечнсгя оста Hiада ('с/*, еенплан) г Шмс/ф конторский 8м ___ 800/600 flo/упн — i_
367;
Н/9357 ,/аро' ,____ верст,

” г—
Х^имстоин^мн^°^

а .

____
б/^^аторнб/х* чврт.н

39W30L
~ ~ i Стелл алк секционный

9PMSS
ммал АтШ mourn - т верстан для ремонта [-90/ /600/700

Совс/ЛвреИ020 ь . JL \_____ _

Младобия 1
Нарбюратороб и за, 
аяррудеванил_________

U3 7077)06 
Jt/MUJf

б М/гпчзачн&я балке? ННЯЛТЯЯ-£ __ f i 0 __ т r~7fa
00*03.

— ............  —.............
X

X

[Начальный ста мое 
Вс/нне( /ля мойки

J12J-
щ / .

2кр.
t.21Q*tL
еж ш

TbexotitHtr
m iiL 13L /

4 бсТН At A/7)&4ALfU(>t'kf̂ J(,J у
Собствен наго___ ✓

Зля хранена* Зле гои -
90л

___ t------
Зеталей £ «гопг,,,,* 660/330

изгегпов-
JTXHUfi

з .бан металл ический _ _ eot/f Сойетвгн 4
tprtUTi 
cmfine

____

17f/амонечнин С манометром н волан - ass —
,0е/сец-
\ " “и - — \ ± —J — JL- MeSGmpettStiiffQiSBOffl___

to-
Ш3&\Перед&4

-J8QL

Hohopd
-ЩиJatoa
Juco"

ULjL
^хра н ен ия  олелтрс.

ЭОл
oj-tomoi-
/тенил

но one. 
l5tf. rap азде/точне/ги шламе*/.

завод
JSt£&~

I лдлЯ- нолес с*бн 
мойиляи

s
кран подвес- 
е^рь/̂ и>^ло/х?смом

— S-З.Зп
fm OPJ-04J

НрхмоФлЗейский ___ i 23 НЯНА-1 __h__ __ X 3 {faSqp-jeyu/c/weJkенуй 
с i

1

. u is. тТвЯ- 
из 23 
найме-

базам-
ский
зс/ioB

— j.Ofc'v/bsgiL
с/Щвв. meJw/чесного^состо!^ 

ни я и шин В на -  лари/- /Т-69
U инструмента 
ечдряпрчбадом.

l Лодшавни Зля яаредзъ 2236
чЖ. »УЛ

15Ш1000Со&гтвееногь 3 неё'ад е оуллв /
для прабмо нуз<одев

очная
нова
Ний

щелочных акнуму/гя*/по pH i U За та реи.
иЗРопюВяениР tl_ Лайба а 2лЯ /УОлблрАс/ АЭЗН _______ — — / X vzsaJLнт т ОередЫ

вочубееё
G*4shi S1 X

Загря д  н&я. сТНми/тилятпоа 2 с. jppectmpjpppuJOiдом

ЧХ/

390

133-1
380В

ем-

Лабой
Ласо¥ —

X
--------- :

2/ / 7ри8оо 2ля очистки 5)Ь*2М — __  __ __ _Г —*- X бан для наяда
наел сг с ричнь/мпри Над ом. ______ S 2jl-

€ Поршневой насос Зля ЗГ6 А
Проиъв 
Ори VS Чеоепо- — 1 4 k _черт. 1£LnpfepilTJJT~ННИАТ

Э~6

перенос-
нб/й

Ho6zo.t
podckyLЗгиЗод
Рано0

__ £ _
~нб~
черт. х бан для Млрабни ж ет  Юл

черепо
вецкий. — 7

реренаики елентро- л и/па или iu M
в HUH-

'веушэй 
let 1а 2

ме
показ

тормозной Ясидностб /о ___________
*пневм. 
привод;

завод
-ШййL

дистиллер о банной 
воды. 35л. Расо

ломав
/А Jf 9»/яп.

Забеги.
халЬж/Ь17* J _ х богн для алиби 3*5 ёнквОл. 

с пке.вм,
СЫсго&и 
но 20 - X

s flo/taSt/HGt______________ — — Покяпн. — jL
рлентричесм и О 
одно Ваг л о </нл /U 2**ОЗм.

завод
ОТО QJ8*хЗ отоаТоге/ннога наело

рс/Зфуе
пои

изгатсв
*ения

JL Лидс та б на под р-9ог 930/Ш
СобственHOZO __ X ж £/вд t  ipAHa

Но Гео-
nodetd 0.S5X х Аоммрат зароке неги «гем 2Ш 0Ш

Кочибе-
евский. — x

oSgoydeJoHue
U3 70ГПСЁ
/ениР и и о Ш У ^ м ^ тал я рамам га камер

нс/эсгц. 
М3* с

Завод
,/Ьса* г с/д раб ли чес кий _...

V у х

Вт.
завод

, v/cteo*
J L
2_

9лентродистшятор 
Займе/ Эля лриго-

AzJL.
Opousi.
Ш /ш.
енн.

НрЧ̂НОТЦ№ L_ Ж Донор е сс ор. _________ m s npousi.
беИсец. 
Мид ^ ! £ х

Учсгст ок ТО - 2  о  ТР.

J_ стационарный
Завод
хДесо* х 2 3 * 5 .JL в т

тобления яленгровига 90л, . -  ̂ . - - /С $467 Усилил __ „___ <0 х бетименибегние
оборудования

Модель
или
тип

И parka; 
хари/г- 
jepucm.

9 USZGTt
ёителв

Мя
fее:

4 Ut
- _

Прим 
1 чен/'А

t
t

Витязкнай шЯс/у> P .iot 1ММ65 НОВО X
шин^ фузo f 
ai/no/o обил ее/. 20m. '2к

. мечр РСфср Гора#Зля3автопогрузчиков ив 1 
тлехгро/хррчэччков влорта/ нрф. t

Слецисри/тсщиР 
/7> еянол о еичес/гоз о  ̂

оборудабания.

qno&C’j tVQ?i
чиьш шДлИан

i

- i

Зля /гранения щелочи
изгЬтоё-
лемОХ /5 С/п/мЗ- Эля уенанп? tte t СТСЩи-

Загдр-
tkudm х

’ ГЛаГное Управление 
напитал 6нос о 
строителе с г во

шжжчшнс
е. ленимзре/д

Шелочнс/я двигателей онар. Завод
*Росо АГXL 9 3 Е И ELЕEXL / Я 3 А S 6 т ~1Г■Ж

m / t



Ф/5 б* з т

План тридапооводоб электролита достиллаообанной
Ы/'/ООбоды и сжатого боздиха

Металличесгие бала ааЛ
Услобнь/е обознауения

'----— /Прусллробсд с&ол/ага бахАуха
“ *ж~  f/jpySaapaSod злехлу/длата г/м/ 

аистшмрабаллаг/ Злу г/ 
Вел/т/ль заларлш  мурлгабш  
Врал

О Ратреба/яелб сжаатала Валу у  ха

Примечания
/. Afa//majfc /лругРаррабабоб лраг/зВабг/л7г» /га/ сбс/рле 
г. Рлсле ляг///7яхуаг, /лругАалрабаб*/ глУ7б//7пг/77г> //& 

бабрелае /5  гг/плг
3. 6&7б/ /гре/ш~//г/я /ггруза/у/абгхбоб /7рг//а?/лг, аз 

с/Л2>бама Ц1Ш/7 серая 3-У 84-б ЛАаслгбгг /бббг
4. P7pyJaapa6a6, аралаЖеалг/а б  рз/але, лалрб//77б

//&p/7V7///>/fi7 /7£//77р/П0ЛГ
5. /Ррубаярабабб/ лалрб/тб гглталарразаалб/мразам ЖЛхЗ 

ара алрасат масррлаалрс/слзг} за браза Spasm /? /убегда

Дучааа аздшлебгш
/ЛТС0С

лт баш / с  алехтрала/аалг 
^абазЬ0*$фда суиемг/рра* 

бгррж ясш с аллу/аурр/аарг/

Схема разбадки трабопрободоб злош рола/па 
о дисти/глило банной боды м f-s o

4 Са/аялза / 1|1

J —  * -- / Лббг/б/абс/тгдсо
2----- / /foq/хн/ла гаг/л/ ttacmx Mt/ГР / я/ддабха тддлгь неб л&р/госая/
JT
ТСЧ

А/аалгелабаласtpoc/r/ла Гб*/ш /Ш/МЧСЛг/С
С/геццралацг/я латуа̂ ///г/зреа cafay/r/aга базаухсг

S <рА6 - 24 87 ш /ДС/7Г6J/ff-d7,
4 А>г/зс/6 реэс/ло- а7Ах///с -Лл/Л У/77г//7»& * 0/S — S 86 48 /77СД/83/2-s7.
3
2

ли/Ф/гоал/и j/ji/ vS ФУг 4 — 6JS ЗУ //0$3SтШггтщд*Ъ&ГШЗга-зблдебеопе/д реОпеллая </>/5 — S5 Ш S7MS /аса/ 1 3232-62
/ Я/прдсАТутггг/гбЛсгЯ бгуггба зо//дпбпд/з/д асаделмхд 02S В го / го.гз 7Z7C//S3262-32

Слеца/ралтхуг/я /лрубалрабасАаб cjfixrmaea базбухгх
4 /Дрдббаг резалпбг/я ф/s - /в — —
J мдгр/паб*'// У/? /s Ф'/г 2 — 0.7S AS ~~77/Г//Г//S73-3Sъжрпюагфлуа i’smwnv at/л лн*хг/*г//Д/гг/ 2>0/S Ф'/г 4 — 8J 28 ~322j7/8022-33
/ 'Т/Щ/ббсз/к/лелая аШх/сб - mя ХРлгулалкялрапур ф/6 — 28 /,/3 3304 /агр/8736-68

Слеца/ралпцая лгрубалрабабабррз/г/лрбРа/Ъа абас/ла/гхараб?<ъъубаб‘
JT
о/а

ААаалгслзбалае
А/а/асрааяуб Лаз/чф.

asm I /г. гг. сб. | абщх
/7рг/бгз</.| § Gee 6 ага

ЛЛФ РСФСЛ/рс/блае y/rycrfiaas/t/a м/лаа/арбласз е/ттдогг/пс/гб esrrPa
ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНСОглалгроу̂

Р/раж y/m Jсгб/да/гагуршгоб г/ 4 мсшлалазразчахаб оас/ггах МА*Р
/i//rffffaO /угсыSOS- /S/fff

брал, сяу/аразбгтблт/ г/ смур/» рамтуая /г/руа/г/р&бабдб а/кхтрала/па,лг/а 6/хАы и афг/ггасхт бдзбуха

S/Sfido#XЛ *r
TX-3



Перечень л и с /noS м арки НАС.
Перечет ̂ примененных 0 чертежах: Марки Я С 
стандартов̂  типовых чертежей и  чертежей 

повторною применения

Сводная спецификация сЬорнЫх xcegeio- 
бетонных и бетонных элементов мнуземной 
части здания и конструкций нулевого цикла

а

NН
М/СП7 Наименование л  г/г ̂  у/

Ориме'
чаниЯ

Шифр 
Стандарта 
типовых, 
уертежец

Наименование стандарта 
(типовых Чертежей)

Приме
чания

Марка
злёмента

Коп  ̂
гит
г\М

Ццнер
77U ПО' 
оазме 
jg£—

Капич.
ШТУКодгюготкию-

Бес 
\n-rna 
т. il

l /hem
пинт
цемы

АС/
Перечень листов^ марли АС . 
Спецификации сборных Жи-U бег зл-гтюо

ГОСТ 
*629- 64

Двери деревянные для жилых 
и общественных зданий

1 2 3 4 5 6 7 / 8 3 4 6 6 I 7
Фундаментные блоки Плиты nepekpbtmup

АС-1 ЗаграЁнЬю лист
Серия
7.135-1

Двери деревянные входные ц слу
жебные для, жилых и обществен'ныл здании.

Ф12-12 10 1 10 0)87 Zen fjf2 ' Г 
л 35,36 ACS WA59/01 3 | / | 9 | 17 Е&в&З?/*'!Аси

<рю 9 2 9 IS2 Лб1~42~ Перемычки

АС-3
Планы на отм. - 0 OQ и  *3 во. 
Специф икации.

ГОСТ
12506-67

Окно деревянные для зданий 
промышленных предприятий ФЮ-12 1 3 1 0, 7S лТ%$44 Дпярасчетной наружной Т *'20V, "дО°С

<Р8 20 4 18 1,4 -— — — е ,з 20 1 20 0,025 С&иЯШ9, АС-/2
АС-4 Разрезы /-/; 2-2 Фосоды.

серия
Аэ-оюг Плиты бетонные парапетные

Л 49,50
Ф8-12 4 5 4 0,625 Л5/(б2~ 5,5 Ю 2 16 0,065 ------ , ------

ACS
План фундаментов Сечения и  
спецификация.

серия
5903-53

Типовые детали зданий раздел V. 
Перегородки из стальных щитов.

блоки стен подвали 5 ,8 14 3 /6 0,075 ------ 0-------

фсб-8 г 1 3 0,52 АС6 579 27 4 27 0,065 •------ 0-------

АС-6
Сече аир Фчндалгентоё 
Узлы 2"Г.Р '; . 4 :

серия 
Г-903-61

Типовые детали зданий. 
Лестницы стальные.

<pcs б г 6 163 ~Л5 5У-/5 14 5 14 0,705 ------ -̂1
фсв-е 4 3 4 052 ~~л"б ~ л— 5У19 /2 5 12 а /30 ____* ____

АС-7 Ремонт но - осмол/робая рана За Г, 1121
Плиты железобетонные для 

ленточных фундаментов
фс 4 20 4 20 13 ~л.Ъ Ш Для pai?четной /уаружууой t 9=~4o°C
Фг4-я в / 5 31 0 42 ~~л4 б '73 20 1 20 0,025 ОриЯ 7.13912С-/2

ACS
конструкция подпольных канала б 
и приямка. ш в у

Блоки бетонные для стен 
подвалов.

7 С » О
фенб 11 в 15 0,46 ~ л п АС'5 SIS 10 2 16 0,065 -------„ ------

<#715 14 7 14 0,38 ~л1б~ 518 15 5 17 0,075 ------0------
АС-9

Монтожнор схема покрытия 
ПэлЫ. Спецификация.

ИР-05-36 4 Ворота распашные 3*3 м с авто - 
митичёским открыванием и  
воздчгинь/ми завесами. <РСН4 61 8 €1 0,366 ~ a J.

ХГТГ
АС-6 519 во 4 во 0,085 ------  „ ------

АС-10
Слал убойные чертежи плит покры
тия с атберстцями. Метол, ба/жи Мб3tM6-4 ПР0536-2

ворота распашные 4*4,Р.м с 
автоматическим открыванием и 
Ддздуштши завесами. _ _ ... . _

Сборные железобетоннд/е Коналб/ 5915 14 5 /4 0,705 ------ ,( ------
Л 21-2 2 1 2 о м ас-о/- оч 

fib,л. 7 АС-8 5У/9 12 6 12 0,730 ------- //_  ■■■ —

АС-11 Перекрытие ёенкамеры на отм 3,30
Серия. 

ПС-01- об 
8dm 6

Унифицированные сборные жел*>п 
бетонные каналы под тяжелы, 
нагрузки

Л 219 -2 Ъ РамЫ ворот
Плит б/ покрытия Каналов P f 2 1 г в, О О op̂ s^ s.b АС-18

АСТ2
Монтажная схема перемычек и стоек 
ворот, конструкция перемычек Отецифихщц

Серия .UC- 01 04
вд/п.у

Ун иериц уроё анные с&эрс/ь /е 
Железобетонные 8 нитро и,еэсо- Выр к&н&лы '. л -а 14 1 14 0J0 UC-01-04 вып 7 АС-8 С-1 2 Z 2 2,12 — /,—

nio&z 5 2 3 0,2 ТПГЧРГ7Я) 
бып. 6 —*7— с 2 2 2 г 2(12 ------- et __

АС/3 Козырек входа МКВ~1 'ПК 01-111
Крупнопанельные железобетонные 
предварительно - напряженные плиты покрытия размером 1,5* 6м. п т - г 4 3 4 0,16 исд/оЬ вып. 7 Р 1 1 3 1 г,4о —fh~

АС-14

АС-15

Лодбесно/е пути тхтОа/юк. Монтажная схема 
Монтажные уты подвесных путей. 
Конструкция балок.

ПК-01- 119
крупнопанельные железобетонные предварительно-напряженные плиты 
размером 1,6 л 6м с унифицированными от в.

Л/5 до 4 до 0,06 — ♦- С~1 1 4 1 1,50
ЛлитЫ nokpbimup с г 1 4 1 1,50 — — ,<-------

Конструкция перегородок венткатер
Осрияшоуаг 
апбв. 23-64

Предварительна -напряженные панели перекрЬгтии длиной 586 cm. с круг
лыми пустотами

MHQdL1.S*6 23 1 23 гМ ПК-01-711 8С-9 Аозб/рек входа
ПНС -124 2 1 г 1,8 пк-д,- 1ни~ ласт АС-ГО НКв-1 | 1 | 1 | 1 \б, 80 I АС-13 \ac13

АС-Ш
Конструкция металлического 
навеса

1139-1 
6.1

Перемычки железобетонные сбор
ные жилых и общественных г  зданий.

Лй*с
ПНС Н29. 
1,S*G 4 / 4 18 ----- /,— Плит б/ ларапетнб/е

ПНС - 13 я 1 1 18 ----- v------ ПЯЛ 75 34 1 34 9)029 АЭ 01-02 АС-1
АС-17

Деревянная Эстакада для мойки 
ао то погруз чикоб.

W r : 1
лнс~гз° -AS *6.. 1 1 1 1,8 ----- , ,------ —л— под'А 4 г 4 0,05ПНГ-,?,2Ужги 1 1 1,85 ГК- 01- 119

АС-18
Вариант Я^леговетонной эстаы&дь/ 
для той ни нВтпопо груз чимоб

~T,sk6 1
Стаканы nog дефлекторы

Сш?о<г 3 , 3 0,767 пк-Об и д 4С-9
Сш4о« 8 2 8 0,095 -* А -

МРФ РСФСР
/пивное Управление 

Капитального 
строительства

т л о р е ш н сгЛчк/нграа

/стране для Забгп&югрузчихови 4 
злехпрбпо/рузчиКов в портах Л7РЦ>. Топовой проект 

SOS'73/70
Перечень листов марки АС. 
Спецификация сворных лее- 
лезобет. и  бетонных элементов

Альбом
МаокП'/Kicrr?

А С -1
rts/ i гг



л е г
У/а

О сообк б/ е д о а к ь / е

Аормотабнсе дзбление к о  грунт  \

бляниробочноя етме/лАа -075еоотб. обсалютн ̂

Р аи м еноЗ ап ае

бру»

Урабено грунт обе/к бо б С

Расчетная темлфапура нар бозфк̂ Р-

Глубина лролг<рзаная грунта
Рорматибнб/а скоростной напор бетра 4 5  ле/м 2 
Sec спегобаео локраба L- . ~
Space сооруаКеная Ж

ГПехнино -экономические показат ели

л л
н/п

//аим епобапие

1
1 ЛрО£/3&$

Л0Лгещ.
Si//770&/t
помещ.

бсега

/ Ялоирбь застройки MZ 309,50 /строена 309,50

2 Яолезная площауд м г 184-Я6 7Н.27 258 95

3 Строительная Кубатура м3 j$i 9.00 бстроем 19<900

Ш п70П 7б/ р а б о ч и х  и  сл уж аец и х

JOT

//7

вруп п а  
прош б сбег б  
процесса#

З сега J  оясмена /////см ена $  смена

АГ ЗА АН ЗА АН J/C Ai J t

/ i d 1 i i / - - - -

2 ш а 7 1 7 / - - - -

бид
кон-
стр

Ари/лечарое о ш /ад/ох брр хранения обеоАдь/

S  соотбетенпW  с  /лребобинаем си и  о  J '-a/s -  S3 
дбоОт/е о/лелрм Зря  драм е*/ а  болкга/нси оусМбе/ 
pajAfcpo/f 50/глубат ) *У0/шг/р?/на} х /65/Se/comaJ а  
обанар/я/е 50х33*/б5/см) до бе/пусла типобмк идо- 
теж еа указяннА/х а/лрроЗ, е/нс/поту/аом ///0/0 
Пролгб/а/леННих збанаи, азсотоблр/ПА /гримрнитслй* 
р е л  серии 4 3 2 -5 ч ,

f f ОнструКции кробои с/ полаб

Марка
Констр

<й
и

УзобраЛсе 
мае конещо.

©

©

©

®

/слад грабар, бтопленнлеа
б  битумную мастику 
марл и А/бК Г~ 5 /̂/0С07200У'б// 
Ьслоя рубероида маркоДШ-ЗЗО 
на битумной растаяв М5К-Р65 
Сторсна цемент но - рессора я 
марки» 5 0 " ~/5ммРАнобетон У -500кг/муемгоб»,1 
легкий бетон apt аса /50 м*.
7слой рубероида на бигум масть ■ 
0 3 ж о плот6 £ Затирка-
Цементне/и слои -  20 мм 
Шлакобетон у - (200кг/м3- бОмм. 
Сборноеj/сел бет. плата - 220

Ъ р

АаралбПтобетоннме ллигки~50л 
ра бег теЗои мастике _ «
1/ементно- несении С7ан’/002А 
Ьв/рор марки р //7 0  " -  /О0мм 
Аолотненний щебнем грунт'

Г Т ^ Г у ^

i/писание
конст рукции

бетон маркиt JO О * -  25мм  
бобстиланзший слое аз 
бет она марка -„/0О~200лт  
Уплотненный щебнем грунт

Мазас/срб/о слой- /5мм 
Цемент но- оесуурма слои 
марки-„ /0 0 "  ̂ - /5м м
0обстила/оау/а слоаг аз 
бет она марки-,./0 0 - /ООмм 
Уплотненный щебнем едун/п

керамические олотки- /Змм 
цемен/пно-песчанА/и слои 
Марк и„ /ОО "  - /7 мм
0обс/ггипа/Щ аи слои аз 
бетона марки J 00 -  /00мм 
Уплотненный щебнем еру pm

Линолеум П0ла&/на/гхл0ра0нб/а 
по ГОС/О 725/-66 -  4мм
на бит ум ной мастике 
Цементно по с аир а /а  /t 
ра с /обор  марки,f /0 0  - 25
бет он марку, /оо* -  /О 0 
Уплотняй Ал/щебнсм гаонж,

Приме иор

070лау///а у/пеоли/пеля пекобетом <£е 000**/лр
АГАТ
0/0 £ --г о ’ с £-. -JO 'C £ г -4-О 'С

1 ео /2 0 КО

Специсрикацир ^у/елгем /поб 
с/л ял брб/х п ер егор одок

//аименабание
ол ем вр т а

Мора.
элем

/Цат С сет кой

Щдт для ббери
0олот а о  о0рооол\ - 
ной  ббери

Ст оила

Стоика-бклобми £ -2  4

6 /

5 -2

00

5 -4

5 -6

К-Зс
Ш/77

ГО  С/77 ила 
се р и и

г - 0 0 3 -5 3

Примечарае

С п ец с/ср с/кяц с/// papa/76/7ZP0/K  /7J7C/07

УТЛ
77/0

//аимекобаь 
'делай

i

изо
0латб/ 

/юрилетРА/с 0 0 -'А 75

07ил
плит

ПГШ-Л

//олиаест бс 
а/Л7

04

Серая

J & -0 / -0 2

(3

Р с я я б ш е  o d 0 j//c r ‘/e //£ /j? :

* = !

П

бароиимб/е стерй/

Si/рраарь/е перегородки

Ш лако/5е/7?о//0ые перегородке/

Металлиаеексле сео/чот ь/е 
перегородке/

/Ж елезодсглоррб/е /гомстрркцел/ 
А/арАи ое/лоб

б//77е/7У7и/7геле>

П р и м е ч а н и й  :

f. Ук/оч зола ft тропам — 2%

/(у датура здам/я даос/ для ретсиеткое? 
отек парукСпаго боздроо ~ 60  3 0  С

ясфсрМРФ
/лобное Уорабленас капиталбносо. строитслбсгбо
ЛЕНГИЛРПРЕЧТРАНС

Л снш сраб

/ара* d/7o 3 абто/ш/рют об а О 
глсктрспосрузчокоб о Оо/поаКРФ

Загмсгбнбш  л а с т

илw»
ш т шЛ'маим 

-тй

ж - г



®
^  ЛС-*,л ф

$000

А т 1520 . 1й

260*225(6) по оси 
двери псу потолком

ЛШ 8-

ZbOUO

JL
?0<ки

M L

$ООО

т о

ОтО 0 -4  те оси 
~Мбера у  ^

Ш

В Ц

,5
*йЦ-

М/ркскои тр?ерод\рш
ОЬСАШ/ Ли в  Ш Щ СЛ 37*р 
ШК/ 50х5Оем/с искусствен- 
лои вентиляцией

Г/^рязячсГ ^

иш - “ л<г<!е lt f~

i  ¥

/253 т

1520

Женский /ордеров рабочей

Щ Ж Щ о ^
k j 9/ектрол wrm whu\

0т &1Ш ±б1$Щ  &9Я
Л + ЛМл , бсатови низ на внсоте\ 
OrnS $/0 1 низ /оосы*от пола 
ло am А/. 4.4/5 '

брнстаулииго бенткат•pA/i 
СН КОНС/груПоиЗНит част ^ъ

f t )  нрогк/т^Х

'Sr>/ **

4/гд /520 /490 1520 т о

Местн< n/L
/  з. зао

/ео [т] 
Комиащ omgnw I

0000

IW L

венс/цпук/ш/орептнтно -
орлготровац к а ш в д / саг

Отв900* 075(b) 
для а/салюзи низ 
лабб/come /О йон/г 
от /гола

AM L

ш
2**1

т
л Ж

S6 75

ОТ

л/чипЯС-

e s s .  
5$ва ^ §> &

Хаз. клад ,120 В

0 ,

У част ох 
телническо. 
~слуз£ибаяия 
ремонта

ш  Ё ‘

380

г Г  £

Навес см 
лист /Те- /6

/К апица привязок 
наруж ных ст ен

вед
1850

С и

Воздуха
владение величин

а б

-20'.-30 260мм /вО  мм
-4 0 ' 390мм 260мм

рооо

Ш~гт ~
o ssX  |

ЩШ/лшт,
Ш|

ап-2 
в  640

6/00О

т а
17.16

©  Ы * *  ©

Края
лехт

BSD

.740

падбе

0Щ-/
/30 ш

ш .

От 5  6 8 0 *3 8 0  
~низ на илам 2T&W

металлические сст - 
чот /е перегородки

Г ЧЦУ егэи
Я ъ Щ Д ь

а р  I  а
-уЫладооня . 
Щ \ гк к  §г1

X .20701

Sbiной
чески 0 ^

s-400£

Стоя я ко а 5 то-
W W W  излекярипогруыикоб

П !12 й7 43 S4

0000

2000

6000

2 4 0 0 0

26760

4000

6000

1015

250

И
/СО 5450 /20  

J3JL

2660
5850
6 0 0 0 6000

8

( l \ 0/nfi 5/0.> 525(b) 0 с \  ( p y \ 0n iS 5/0+ 5 2 5 (h ) f t )  \O ntS. 5Q *sio
на расстояния /лабми^ лад потолком '-й  берх ш  опта/

Тип ЧолА Размер 
прос пет кроемо 

В мм

расстояния « w v  под потолком 
от пола

/7лан бем/пкал/ерб /  на отлт 3 3 0 0  

Спецификация проемоб ворот и дверей)

ерх
4.500

§ 1

Наименование
изделии

4 720*207/, Дверной блок 

ю  920*2070 
$ гоггьШ
2 Ю50*2Ш

7*ш борота распашные

1 7000*3001
iSSOtZAth рб/рнои блок

Марка Ппли-
честбо

Стандарт 
или лист 
проекта

ГОСТ 6620-64

При- 
\мечанис\

10
2исм

л.З
А 10 
А в 
А 7
J&8 —2 серия U35 -/ ~

^ _____ £
— 1

серия ЛР-05-36. Z
серия ПР-О5-36.4 

PX-2S/0
/ф77-7/д серил l/35 -f

Спецификация охонно/а проемоб

кОтб 770x750ТА) 
лоз на от о/4.800*

jft

л/п
Тип прос 
МП по 
проекту

Мс
шт

Наименование 
и ЛГ°-

стандарта

/Злаки
ПримечаниеНо адинлроем всеголЛКГ Тип К-во

1 о т -/ 7 ГОСТ /2506-67 2 НС/ -9 4
НС2 -9А

1
Т

7
7

—

2 0 /0 -2 5 2 НС/ -04 1 5 —
3 О -в б — /70 ТиПУ

НС 1-94 1 3 /Нирию /та каст у 
вмеога жороако V49mm

4 0 -4 / — па типи 
НС/-9у 1 1 & о/С О 0/(7 7/0 Ji/C/\ ,

ширила лроелгет -  /020 
а/ора/м тпроам/ -  09S

/7 яи  м е я а н и я

6е/потб/д оаидис

Нс а окна 007-2 (я )1 Напстликии/о - f t )  
по оси двери ЧСУ приямка сл/зз&в

/7070Н  Н а 0/776/ 0 ,0 0 0

/. Размерь/ в  сковках даны - для tB - -40*
2 Площади помещении дань/ для £.%* -2 0 , -за*
3  рбери марки 3 *2 *  овитб кровелбнай стилб/о совах сторон 

по асбестовому картону толщиной б  мм с  истройствомдд/ 
само зокрА/ванол

4. входные ст упени вб/полнято из бет оне/ л /- „ /0 0 ”

1 М // 64

МРФ ( РСФСР
Главное управление 

капиталь нога 
с  т ри и /оеЛьетба

Л ЕН ГИ П Р О Р ЕЧ ТР А Н С
\ Л е н и н гр а д

здихов и 4 
электропогрузчиков к аор/похл/рду

брани но ото/ ±0,ооо и 6.300
Спецификации.

Талиба/ароет
5 0 5 -/3 /70
Jfльвом

X
Маржи-лист
я с - з





599 /780 , 2380 2383

® T l l

2380 //88 2388 }
& ь

а? г Н
\ Г

2383 iB

Слециерикация сборнь/х а/селезобе- 
Л70нных и бетоннб/х ллсментоб 
на монтаи/снун? схем//

Уаймен
зл-та

мирка
НЛ-/77С7Но/иг

бее
3870
07

Стандаро 
или либт 
лреекою

! 1

Фч/аа*блок Ф/2-/2 /О007 сор /.//г- / Л. 35.36
— // — <р/0 0 /.52 Л4/,42
— //— Ф/0-/2 f 275 лАзе44
~ г ~ <Р0 ZO К4 ЛА9,56
—  я— ф6-/2 4 0.605л.6/62
блока**нд&беглаФС6-6 3 082

сер./, //6-7 Л,8
— -»г--- <РС5 б /63 Л5

<pcs-e 4 652 ~Л6Г
—  /г— ФС4 20 КЗ J7.3
—■ 4— VC4-0 3/6.42 Л*4
—  я— ФС//6 // 046 Л*//
—  ♦ — ФС45 ft0,30 Л/О
— я ---- ФСК 4 6/0.303 Л.9

10тВ.Ш*Ьоо(в К) 
* низе! | i

Цзолрция
П л & н  с р и н д с ц и е н т о В

- 0 ,/ 5

> 1 - V - i x
Ф С -4 . ф с 4-к 

(4X75, ФС&&] 
<pCH-4  

(ФС//-5) 
Ф 0  

Ф&-/2

-r z s

r6S0)(/SO) i
3 - 3 ,  3&- J?;  j f ~  3 f

'ntep6//> cxo & crx- a fycev J f-J C

С/7ец1/<рил-ац(//г c/ n ersv  //a
ая/се/7 J 7 - / ( ( М а л ь  e> C/TJ. 3ncjjj

М о р Ф
ЗсХ/тндн
элем.

/ 0
/733 Э с к и з

ф/инс
М М

беокя
/(//77

S e c  6  к г
Обнес/
НОЛ

З сех
/гол.

3 7 -/ / Ф 2 2 Л 1 / 6 6 0 24 З А 7 2 0

Примечания
1. Фундамент ы Зоороектиробоны для //сл абая ст ро- 
чт ельст ба оои  t --2 0 pu -3 0 eu бесе С//2еобогололрд&г/59% 
2 2рунт ос на6ани я - сухи е неоучинист ые ерунт ы  с 
Норм а/о ибнь/м  ̂  уаблением  Ян- (5  *г/см 2 
3. За отметку *6 0 0  принят уробень чист ого поли 
1&8тожа, с  сот бст ст бу/ои/ии абсолнзтнои отмет
к е  L . ..Л. .)
4 /7 ланпробочная от м ллои/адки - 0 /5 соотбетстбу-
0/77 абсол/от ной от мет ке i i
5  Материал /рундам ент об -  /руидЬ/ментные блоки  
а  б/гоки ст ен лодбала ~ серия /,//2 -К и  К5 /6 -7
S {/золящая но обрезу (риндам ент об на отм -  0,0 5 -  
бел а я  т оля на /лолеоои кледем ассе
7 Дет аль уст анобки рам б/ борот  см т иообые 
лроектй/ серил /7 5 -0 5 -6 6 ,2  и  0 5 -0 5 -3 6 ,4
8 бетонные ладушки л об стоики лерееородок белить 
п о с ерии 0 -0 0 3 -5 3  л  60,60
0  /7оббетонки оо  л/ест у билолнрть из бет она м -р р о "  
/О Фундаментные олори унладибать на лодгот обяи 
U£ и^ебня рщраноооанно/о беронт то/гец /ОО^м **
МАФ лгщ/р
Злобное Улробление 

каоо/т /лбного 
строи/оельстба

Л Е Н Г И П Р О Р Е Ш Н С
Л енинград

'срозуикоЗ г/4 
ллекл/дологлнз<о/*о66лор7ах А/РФ

/7лан ерундам ент об 
Сечения а  сиецслрилация

Я/л#/ 1'//?мгх/
505-'Э /7<7
р/гг>оолг
Z

Ж - 5
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Спецификация стая и ш  
а0ип  эясл/о/т ?

П л а н  - fta н а  б ы  н о  а т м  - 0 .2 0
/ft/ши Оля сбетилбнилуЗ

Метаяяииесние аЛсолюзи

Раша Олл ае/емри- ----------МгЛМеГ
м э /с -1  (ш т 2 )

Д ет аль р ек о р д ы

• J /ж

Ы
 ̂* о  

v i : 7 - -

Г '
г— р« к? ir

0= 4 5 5

Деталь упора
/&. т*б*бао /s

Деталь рассекателя

п о  5 - 5

Марка
JCS
ПОЗ Я ро/рим

Длик,
б

мы

/100
wot

П ес 6  л е

Opt/MCW/tOi0б№
003

бее г 
/703

м ар
50

С~1
1 ф/ОАТ Ш о 9 2.7 2 4 3

16.3г Ф/ОАГ взо 23 05? 12.0

С -2
3 Ф/ОАТ (680 4 Ш AJL 5 /4 Ф6АТ 4зо 12 0,07 00

С -3 4 Ф6АГ 330 7 0,07 0.5
21б Ф/ОА1 630 4 а4 1.5

6 LA5*4 2 9 0 2 0.0 £6
7 /4 3 *4 730 2 2 1 6 43 6 53 Ф4 2 6 0 13 0.03 04
9 ФА 760 3 ООО 0.2

Закпад- Ю £.75x8 3504 2 31.6 632
Нб/еиос- / / Ф6АХ 2 5 0 24 0 0 6 /4 /026пи/лконабы 12 -20 0 x10 3750 2 590 т о
Съем/ые 10 С /Г  22 10Ю 2 430 460
шбе/ихри /4 ГЛ22 3684 2 750 1500 /96  0

П р и м еч а н и я ;

Специрзи/сация мар о л 
столь иь/эс олемеятоб ма лист
Раил/ен
эл-л/оЗ

Марла
ЭЛ-0706

Нола1/
парк

Ллосто. гое изо о- 
ралау/ 
ал-m

Я рм а- C -i /
трр/а/е
се/пла С -2 2

с - з 3
Жалено М Ж -1 2
ЬелаО-
//б/еЭЛ-/776/

Захро&н иасрп/ ламу в/£
щоеляею

/  Ст епь/ о  см  о/пробой Ааиабъ/ бь/лоэАг/ть г/s л р а с - 
и о го  odoototee/f/foeo к и р п и ча  M-JOOen a р ж /пб п р ем -02 5 '

2. Степы лапабъ/ излг/три аблицебать лерами- 
иеслои плитлои

5. Мо//али/77//б/е рчастли бб/лалиять из 
гГетаиа м-„ /за  *

6. See сбарт/е сибб/ толщи/юи /?шр = 6 мм
5. Злелтрабы марли „ 3 -4 2 '
6. Ярибязлг/ ремаитяя - асм о/пробои лапабъ/ 

см лг/с/н ЛС-&

т /г

м рф  Ясфср 8а/хЖ рлр 3  аО/яилагруеиилиб и 4 7//ло6аилхсеп
Злабное рлробле//ие 9лгл/0р/тгрл<ило5зрир//7ах м рф  S0S-/3/7O

Aarm//77UP6/f0€ffi
слг/шотел&стЗа

ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС
Ленинград

Реме//т//о - осмол/робар 
лаяаба

Лрлайлг
I

лгид/оА̂хпа/т)
Ж - 7



Повео/тгоОла из 
сГетала м-я so *

Лесиалар 
лоогоа/аола

П о  2 - 2

Саеци/ривацир еА грл т  зш еза /fe- 
агаллых и /Ге/лог/лгах олемеллгав

/ктимел
9J7/m?

Марна
SJ7-/770

Мм
ш/я

вес
30-10
т

СтотЬрлг 
ими лист 
лреехта

Промочил

Оотпхи JI2/-2 2 048
0C-O/-OU 
8л/л7

nstg-г 3 800 —  * ------

Плиты
перекрн

0 /7 /4 О/О —' > tf — *■
0/0f~2 3 02 VC- о /- 04 Хл/а S

/пия
хаяаяоб

0/8<7-2 4 0 /2 3&//7.7
0 -/5 30 ООО — — 0 —

C/?eqt/<pi//roqi/p С/ла/и/ ла идал ааллавтал
3/7е/У7&//77

Марка
заилив
зл-гт

/ОТ
поз

Прароль 0  
сечение

Длина
S

мм

вел
еагт

Sec & не
Примечал68/ли

ООМЦ I! злата

р ~ {
шт.2

/ lSff*5 300 4 аз 4.5 4.5

лаз г  
шаг. 2 2 аоо* /а 550 У 9.8 9.8 9.8

/.//роялтол и лгололитлеге долил*/&/лол/&глтб из/Гелгап'ам-„/0О*
2 иоу саорлые/солилу /услгрии&ге/лся лясчилая ло&олгод/гг

/770/?Щ0//<7£/ /O0StM
3 Ш рф/ cfopm /xot/A  халолав зилаягт р аоллал/лло/м 
хорличел M ^/Ocf/fa рас/лворе л г-.во*

0  fa x */ /70вор/>Л7о8 S  0Ор/ГОЛбЛШ ЛОЛиЛО/Х СХ/7угУК//776 
5  4f8H0J?(/pr/f6/£ yUOC/UXU 6б//70ЛЛР/77б J/S Jk/77t>//0 ЛГ-,/& ? '

л>т*пм- //у?* ^  оижлеи золе алилг*/ мол рчис/лхиилат^/ол орлга/лир-
------------- -—  НуК) се/77/rys 0  801  с /гчег/хсгми /5 0  */50

ЯНГИПРОРЕЧТРАНС
Р еиилерад

//0лсл7рулрар /гад- 
/7а0&//б/сс л а л а п а д  

с/ /г/та/гм/сс/

005-/3/70
рабЗолг

М70/ССГ-/П/С/77

я е -в19



М о н т а ж н а я  п о к р ы т и е

1 1
г~г

АS

1оКел)5вт подишкн 
разм 6-10*380* 150(h) 
dpMupoSctNNas 2*&сет 
лс/ми из ар-ры4>8А1 
с раеикс/та 100 *Юо

Слсцскрикоция с£Ьрнб1Х эбселсзаде- 
т ояных и  ое/лоннь/х зл ем ен /г)о £  

//а  монт ио/сну/о сссему
Иаитен 
эл-та

Марка 
Эл-та

Кол
гот

Вес
эл-та
/77

Стандарт 
ала ласт 
яроекта

Лрамсаа-
нар

гч•0
$
?>

g/ic-jf
/5 *6 3 3 0 2 0К -0/-111

/7НС-/В9
1.5*6 г 18 /7K’0 /-t(J u

jrttcmM-iB)
ОНС-/з£
~Т5*6 4 18
ЛНС-/33 
/5 * 6  _ 1 18 ------------

/?НС-/3£
~/.5*6 1 1 8 ------/,-----

1 $ G ° 1 18S n /C -0 f-tf9

Стаканы
поду*?'
лектора

сш 70$ 3 0 /6 7 Л/С~01~119'
сш 4а£ в 0,095 ------ п-----

Слецификиц/ур c/7ray76/i6/x соедини-  
/770У76Н6/Х элем ент ов /га  мс/н/лсулс-  

нс/н? с сеем //
0OUM&/
эл-та

Марка
эл-та

Коли**
0X77

С/Ландарт 
или лист 
проекта

Деталь и Я  
листа, еде 
9Л-глримен

Янкер J?-Z 80 ж  -ю
Каркас 5 -1 15 — .—
Балки МБ-5 А /* / г —  * —

П о  и м еч а н е/ я

i  В се зазоры  между лу7итами долЖ нб/ ды/лге т и/а- 
/ггвльно заломлен6/ уемен/лнь/м рислтдором лук/  делтл* 
"//ом  ни мелком ерид/л/ марке/ „ 200  *
3. МонлтауМ соарлык о/кеу7ез0/Гел70ННб/х конструкции 
лроиздадиггга £  cco/nSe/ocm/Sua с укизиниями СВоЛКВ-З-8 2

и инструкции ло монтс/ohy сдорныос океу> Вет онныос 
конст рукции протышленныос здании о  сооруж ении  
CH № -6S.

МРФ РСФСР
Слаб н ое УлраЗленае 

калат албнасо 
страитслбстба

Л С Н Г И П Р О Р Е Ч Т Р А Н С______Аснингкод

ЛалаЖ тЗаблтолесрг/^аки а  4 
мектлоооялм ихоолеллм  л/ясь

Топовой проекп\ 
SOS'13/70

М онт аЯсная езеемет 
локры т ир. У зл ы  

С леци гри кт /и р

Альбом
МюйГлс/ст

А С - 9



Caeqt/tpi/raqvfi dcpappireod/fUA 
щ аек арматур#** еаЗелаб а  заклаОт** злелге̂ тею Pacdae 
кскс/тгрукта̂ кд/а &7**re#m

m ’J3S l№  LSJS Ш  A?6SiS, Ш \.5Х u?0
j f

= j r f ” T f "  Ц г Г н ■ Sgtgf
C - Z j

J 1- 1 , v ----------------- p̂ 1 —iil t>]

6 - 6
ПНС — 13 i

/ ,5 х S

- к

= = 1 Г = = =
р
м
г,Mi

il
Jill

л___ , - J L _____ f g k _ - ^
/000

5070

- f 2
an7 5 3 5  sisAi§±JM~£7hsSO

...... 6%- ~ p -1  - Ы —§n>
J ........  "V/..............\ / — \lp  — vj—5sL ftr*
, tW70 ________

кв/ ,

5 - 5

£1

Pbvwe# 
KO/zcmp 
зрелгер- ma

0app&
дьхлиблtwi/opn?
30Z0?<7.

60/7-60
mm

i
f

/7HC-№
095 2 V 6 S
m 4 6 я

/,Sx 6 MS г it
C9 2 4
и 2 A

00O-/34
/,5*6

0P5 3 t
Л/4 в ft
M 5 2 //
C6 2 Л
44 3 t
мб 2 »
C 9 г 4
0P5 z il
Mb г /107/С-/0У

/5*6 Л05 2 V
C6 2 it
44 2 ft

006-/3*
45x6

0P5 3 ti
m 4 4 H
MS 4 «
C6 4 *f
44 3 if

М Б - 3 ;  И Б - 6

(Размеры 6 CKoJxajc дары для м е -4 )

750

5

/ 7-2

©

С пециф икация ст али я а  оди н  
кояст рук/яи  6 я 6 /и  эл е/н ея т

/ТТОрКС/
9*7-/770

0
7703 Эскиз

4лт*А7М
болт
А7/77

(Sec 6  к г
фг/ме<*г~

кг/р
00/700
ООЗОЦ

Всех
/7000Ц

Охге-
лгект

М б-З
/ 1 3 6 6/60 г 3000 6000

63Z0

Стале,
Вст-Зкп

2 -2 0 0 * 6 Зво 2 4 6 9.6 — п —
5 -  60x6 380 /6 / ,* 224 —н—-

М б -4
4 1 3 6 2760 2 /34,0 268.2

2220

рталь
&ст-3кп

Z - 200x6 380 г 4,8 9 6
3 -6 0 x 6 360, 8 J A . /4 2 --- —

/7 -2 5 Ф /6 Р 1 /600 / 2 6 2,6 2,6

Л -  /
6 Ф вЯ Т /530 2 Ц6 /.2 46
7 0 6 Р Г 280 7 0.06 0,4

- ® -

/5

П р и мечам и я

250x6
/530

.Чг «•

/5

6 -  /

У Дсу##д/е 07РС//776/ ap/nupoictms /?& черлтеяш# 
серии 0 0 -0 / - / / /с  £/с/70ррз0&шелг сЬякегр <тер- 

v 07£j/ta и  серии /7 0 -0 /-//9  
2. /7е/000 Вря  /70&вем# /т/г сера# 0 0 -0 /- / / /
в  О/яклсяеяия cm /xrw epcfст 5 яербясдСбд/ /̂ зе5игиятг&/ /0м*
4 £/j0602,3 сл/ яа листе 5  серии /70-& /~//9
5  6  лри6е?ег///ой /я /л и с/я е еяеумрикоуии да ю /
/яерб0 б/е арл/а/яуряие избелия г / зокли^яб/е Ве/яаяи 
/сссяо5яси ар/яа/яире и  зиклибх/б/лг ре/яалялг/ъои/я*

"7 s / /  се^  М -О Г -М

1 .5 X 6

ЯРФ РСФСР
В ж /Зисе 0/7ра6/те//ие 

кикитилАиасс 
cmpuume/recmSa

Л ЕН ГИ ПРП РЕМ ТРА НС
У7е//и//гроа

мекмрт егрузёш а олертегх Л/РФ

Я полуЛ /ош е черттет/а/жим
/70/Гр6/0Н/Р С007бфС/&07Л/г/
Метол devr/ru A/S~3, Л/£-&

Л/7600А^

Ж -//7



22

fOO‘ fO ,

Ф  ®  (Л

/lffc/м л ер ек д н / п и я  м а o/ m t, £30

A fM fleg pO -f-J

С ** Г4 ^ Лс- soso 1 1 = "  I - I -

шагг 250

т о
б в л - l

т ф
2 - 2

/Ьслред. 7  * *
шае £50 

сег
1-6050

*300

Специ/ри/х/ц///? cdb/ws/jc ж&лез0/Ге/77о////б//с
злем ек/поб л а /лоло7ОЖ//у/0 о г е м у

Т/аол/елобалае
эле/угел/ла

0fa/7AC7
элемелта

Tf/7/r-Co
Ш/7Г

S ee
3/7e*rav/z

лг

C/770//yerp/77 
6770 /70С/77

//роелта
/7/70/776//7e/?e//76//77£//7 0ГЛ50/0 s 1700 Серел 00-ОJ-02 

ал.23-64 л  9

сгг

I4

/£*S0$l5 0
iI / Ш >5Г?\

/ г п я Ю •»-
*T
b"-

^ g r t r = r ^

: t t : ;

Су / . сгг f

Р

а 0  *1550

С / гец орал аг/ ал  pec/noai/
Марта/ 
рест/Фц 
лал ш/п

А/урла 
лшргслу

0/0/рр
Сера//

ж
Л/ЛУПС

З ал -5а wm S ec ст ала л /
tfoe/Afcaa/fЗ а !

пест//
0а бее 
лБСтп

00//ОО
марлиОбщий

/Г- /  
ш/п / Ж -s o 0003-4/ 59 / / 2/2 г/ г

СГ7в£{С/ф?(//Саг{£//? 0/7ЛГСГ/77///76/ //а У7//С/77

Р а со со у  0e/ 77ow  0  C//70S70 /га 
мо/горг/т лс/е yv&cca/r/s

Марла
9/7-/770

Ж
000

З с л с / 9 0
A/Af

4лаоа
м т

/Ю л- 6а
Ш/77

0рщ а*
Злала

л/

ь
Г

У в /450 3 3 48,/в

2 V 7757) ^ , в /290 1.9 24Sf
- /Ъслрсрсла/77 6 — - 4 /0 0
3 1 С г ? 6050 3 /6 /5
4 С 1.22 1550 Г /5 5
5 L L63/6 120 1 017
6 — юо*/о 150 3 0.4 S

S em oa л*3
Jf/72//"/77/V/jC/7TS//tM/ifT) Марла Cp/forypo’/orPJ //ролотСт-3

Злелге///7Ю /00 го о {/meet 0  лтлг Т/рафолА (ШЪ
6 s С гг [63*0 -ют

Л10Л0Л1//7?/7Ые
раагслтла - / a s / 0 5 4 / 2В.7 4007 470 357 щ в

С/аалл л г

/7р1/л/с</а//и/7

/Г С& /рЛ у /7/70 V J <7/?С//ГГЬ &/гел/ГГ/>/7рСГЛГ(/ /7МГХУ 
3 -  42  770 /'ОСТу гого- 5 /

0, /Т/Оли/ш/а а/5а 4 'вм л /

~Л7РФ ------------------------РСчЬс*\
блаблос Упраблсгше

Aty/nS/7*tsTttf4b?0
ОпроалтСлАстбг

ЛЕНГИПРОРСЧТРАНС
Релалсргту

Cf/юм для Jojtm rapptvvm /l i/ 4 Vvm&vjrimm 
/ЛРАГm/JOrWC/̂ rjVi/ATOq 6 /7(/рП7К A/РФ  \S/7S -/3% 0

S/cpoA/OA/mi/c 
d^/7/п/гал/срб/ //&

0/77A f. 3  3 0 At

•ЛЛАрСЛГ
I

fifQpjKŜ SXtC/r,
Ж - f{



© -

0 -

380 000

*1
4>̂|i

/7-0 0-0 /7-S
0 'S  /7-6. /7-6 0 -5  0 -5  0-5

с=з г? «= «□> с3  и S
П Л—  ̂ *1 23*3rli=3-cz3-a-cz3- czj-D  ,!!о

*1 7\пя-э
D 4 i ^ 5=£Ь

L
■з

Ь

6000

0-40-5 0-5

6000
24070

°J  ПВ

6000 6000

®  ©  0  ©

(20

I

Морто/э/сная сзсе/ п д леремб/ое/г //ст оелг Д оро/о

Д д я  ст ер 07О//Щ 5 /Олтм
/ 7 -6

ДрЯ С 07 <?// /тга*щ 640**>Г

/io ss/релг
-рХ а-У

у

ш » 4 5 ^ -

S6/S
_______ь2

560

36/0

4875

5 / 3

_Л-/5_
(K//TT#J

050

50>5 ' 1 ! Т
3515 1

/ 7 -е

~§Kt 2.07

2 S / 3

/7-1
(£007 / /

/7 -2
( 10/77 fy

(£0/02/

А
240

5/0 6 4 0 , 394

ш

^ / ----------------7 /
Л

i f 1 z o o ш
Т Т Т Т

4578 56Т8

Д/7Я C/0P0 /0О7НЦ 5/0ЛГ/Н Д  АО С/77&/ /00007 640Л/М

23

2 0 7

Сохц орал oqc/Я cfo p o o x М:8/юзоЗя/т/ор0б/А о

cfe/770//,Y//A ОРОЛ/ОО/ОоЗ АО MOP/PoaOpg/O езеел/г/

//оолкмод
7/70 у Г 00/01)

АГсрха
7ЯОЛГОА/0О

7)Ол 6  
/от

Зое 
70-/па 

Л/’

О/////t/gapm 
7/000ОС/77
ороех/па

7рО4/0(Х7/ХХ.

!
1

V,

*
3 -7
0 -7
0 -2

г
2
г

3000
2720
2720

70 05-36.2

N

*
Р -7
С -/
C -Z

/
/
/

гОоо
/SOD
/5 0 0

00-05  36,4

Л'оЗб/рехЗхофсг Р Х 8 -7 / 8 0 0 ЯС- 73
/77о/Г6ХОр/7Ррсе</0/77//00 pap//Jt//O0 /°*  -2 0 * 0  -3 0  "О

1
1
$

5 -7 3 2 0 25

С е р и я

7./39-/

5 -/ 5 76 65
5  78 iff 75
6 - 0 27 8 5
57/-/5 74 705
6 9 -7 9 72 730

/77050X6 д яя  р а сче/п р о З Р Р р р Ж Р о З  £ в  ̂-  4 0 ° С

\
I1

5 -/ 3 2 0 2 S

С 2 р 0 9
7 /3 9 -/

5 -/ 5 76 6 5

6 -/ 9 /7 7 5
6 -/ 9 3 0 8 5
57/-/5 74 / o s
6 9 -/ 9 72 730

Д р ц м е у.я0 0 я
f  5е/7е/У/0</00 дсР/ораЗорЗо/о/т /ся 0 0  соое ц е/п еот - 

POZO/7ас/77/5ор0 Л70рХ0 Р е  PC/ate „2 5 "
2. 5  /T0/O00V06/X оерегододхоа: /000070000 /ЯОлглт рад 

Зсе/уго /7/7Р£лхулг0  от абоо/б /7ереАг/>/</лр лщ о/го я - /5
3. 5с//елгб/оо0 //е расе 00/0006/ //а /ж/длг/ с/ос// 3  оолгог/х 

дояобм ях лте/ооролт Зо/поррж рЗ&рря /7 /7 0  ох/арое 
coze// £  зом рее орелгя 3  /7/ 7 0 /7 0 0 7 0  х/ере/у/б/ол-а //е& З хе-
00Л//Г 77С/770//ОЗ/Г0 /ро0/000//X /70///7/7/7/7Х

А1рф Оарср- -т -■' Зорож дяяЗобтоояг/тдзУолбЗ о д  т/пабя/о/крект 
8006000 £//7раЗ/7е//г/е Уяехтрооогррт/охоб о оор/ох л/Р7 505-/5/70

0X7/700707767/000 С77/7ое/07£/7ьс/77б&
ЛЕНГИПРОРЕЧТ РАНС

J7e/fo//epog

6/0007076:000 00:0070 оерелгбл/ео 
О  0/77/70А  боро/я 5/70/:/77рдХ////Я 
оере/ш оез С оецр/роооцор

Да* до л?
I

Ььрхсг -ъЖЛУО
Ж - /2

75



/0
0/
7

l i

350 t l
350

n

11 4 - --------Y H

350 /300 Л J50
2000

Щ

П л а н

a o  / -/

©

— ,

< r-/
O J

/300
T с - г

т г з

1р Долог/ сгг/бо

~ Ч— _ _ _ V f b
© \ . 1

/060
Ж

Узел/}

/7 0  3 - 3

<т
й
ч

—=1— Н?
Ъд

motkt
Оетля-I

гот-2

t
'SO I /Si

60

O e m p -2
um-z

i№ /, 24

27)

Спецификация //fit /d орла стали //а и с/л о 
арм ат ур лае изделие _____ ____

Марка
аздел

//
лаз S c/ и з

Ф
6
АГМ

Дм/Лй
£Afflt

АЯГ
So
U/m

бЛОГОЛСТ C07000Ощоя
3//OM7

At
Фо/го
сел
AfV

Общая
(9/7С//Я7

Д/

S ec
к г

С - / 1 /350 8АШ /350 20 27 ~вШ 27 too
53Г 25.4 4

г /У5л S S I /050 /3 254 0/77/73/7/4.0

С -2 з
/330 $ B I /350 20 27,0 561 524 0.2

2 № 50 ' S S I /950 /3 25.4 //того в.г

С -3
4

/УSo /ОАГ /950 2 3 9 /ОА1 3 9 2 .5
5ST 6 3 f

5
5/U S S I 570 // 6,3 //того 3 5

Оетхи в см  </ерл7 / охг 790 / 0-79 m i 0.79 0,5
7 см  черт m i 740 / 0.74 m i 0.74 0 5

Спецификация марок 
армитурлз/к избери/? //а  
О д//// РО//С/77риКП7ибиб/и зпет елп/

/7оказа/пери //а  одой  колет - 
рукп/иблб/и ЗРет ел/п

i
n Й/арКа

ооЗепор
Sa/7-So
/йог

i
p

t
n
i
l

I
f
f

И
 § Sec

6
т

А/арКа
бетопа

Обзем
бетсла

м3

Расхсб
C/77/7KU

к г
С -/ / W(*7№

ласте
■
HAS- / 0 ,8 200 0,32 27, S

ч С-2 / — fl— .
С-3 / -  А -

1 /7егля1 2 --- # -
Кегля-2 2 V/ -

Зб/бор/а с/пари ла одой 
калст ре/к/пиблб/и зрел/елт

/Марка 
колстр 
ОЛ-то

Ррмаоц/ра класс A-I Арматам/ класс А-ААрлта гора класс S f
всего
кг

Ф мм
Отаго

Ф  V /V
t/moec

Ф мм
//тогоm i вАШ SSI

//Кб-/ 3.5 3.5 Ш /о.в /3.2 /32 275

Одтечания
/. /Москости, отмечетб/е знака/* 4- бот/жпл/ иметь 

г/табку/о па$ерхлосп7&
2 Сборку арма/пурт/б/х сетах лроиЗбобилть баоо/пбет ст бш

С »  JfarjO//i/PAfV /7/7 сборке COCyi/AXSM/C? ОрЛХ/турз/ //  
оак/Ш&Рб/х yenxrpet) Жерезо^п/от/лз/л л ппскт/рул ции * 

л СР 303-69 *

А1РФ PctpcP
СпаЗлое UnpaKnenue

KCrS7C/S77a/76SZ/7e/7СЛ7роС//77е/7АС/77баг
ЛЕНГИПРОРЕЧТ РАНС

Релилерод

ЗараЖ  длр  SaSmanoepyjvoKoS а  4 
зоектрапогрраоокаб о  портах лр>Ф

О/аабп/олаект
505-/3/7 /7

Заз л  рак б  ж о б а  

//A S  /

Рлг>Оол?
I

Марка-паст
Ж - /3
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Саецофолацар стал// //а ода// л/алт алслбш  узел

Уаалте//
узле/ 003

Р р а р а л л Д/П/ЛЮ
МАГ

/См Зс
/0/17

твсс 5  ЛГ
/Тримеуодю ь

003
Scex
003 3/сгрла

Узел-0
/ L 3 0 *8 200 2 3 ,3 6 ,6

5 62 Болт cf - /6мм 6 5 г 0/6 032
3 б ол т  (f~ /6мм /20 4 0,22 0,00

Узел-2 4
00/7/77 С//6Л Ш  С
ъс/ляиилмгргоблио 0 0 4 0/6 0,64

/.96 -/ 0 0 * 6 200 / /,26 /.26

Спеца/раларар стало ла одал олемелт
Oh алтеи 
мелтеил

/Г
003 /7/70 C/00J7b

4л0/ю
мм

//0 *6
/007

/S ec  5  лг
/р70Л7&/С7Лоулоо

003
Осел
/703 Лхт/лл/

M S-7
6 - 250*0 ООО 2 w 9,42

щ и
гост
32-57

7 1 2 6  м 6240 / 360,6 360,6
ГОСТ

5/57-53*

М Б-2
6 -2 5 0 * 6 ООО / t j f 4 ,7 /

237,2
/рот
32-57

$ X  24м 6070 / 202,5 232,5 Г0СГ .
5/S7-S3

Ус/с х о д  ст ала аа  
моа/яа/Лг/уд/о с/селтр
Лаолгемоб
злемелма
000 03/70

Лае
Бо

Л ес 5  лг
сумоа
7/7МЛГ Бсех

М Б -/ 2 щ о щ о

M S -2 4 237,2 943,8
Узел-/ 0 5,6 44,8
У зел -2 2 /.9 0,8
Уоел-О 2 - -

/7даме</ал//я ;

/  Лер/оогалА лал р0*/лоБла ос/лол оУ еслеоо& ге/оел  
лолгооало /у6/at зазором  5 0  м м  м сз& ру аа/тереу/юс/ 
Балле// i•/ /70д6еслб/лг лд/асм, за л ол л л ем ога  
ладбараБаемл/ма малртажлб/мл лролладлам//

2. С&грлу лроазБодать олелтрадама 5 -4 2 , 
огола/ала te/Sa /?  ~ 6  млт

МРФ
Зла биос Улр&блелоеЛО0007СГЛ6//Ог0

С/77/70£//ГГеЛйС/77&7

ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС
Л еиг/яс/ю д

тоел/одолаглозуолоО £портах м рф
’г/ 4 Yi//7o/j0£//7/70£Xr

Р ед б есл а е  /тдагг/ лрал-ос/лол  
Afam7&jAy/077 сгслгсг Ma///rrcrjt- 
ал/е у зл а  ладб еел /к //д/7тс// 
//олст рдлцар аало/г

5 0 5 -/ 3 /7 0'-/ 3 /7  
ъОоаУ/ЛЬОСМТ
Г

Afapfixr-jVbty»

Ж ~ / 4
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£ep*remtft/ecArt/e 
дВёри'разп* 500*f300 J/70 спрея/ V904 -26 

(Д(/ Ht-OS-Off

П л а н  В е н т к а м е д б /

А/ияераяобатнб/е
I /U7U/7T6/ - 4/0 MMгост /0 /4 0 - 6 2

7/0
/0/0

*• / ; м -г

49677
1 1 1, r . l f l

м- 4 (g)
M-3

£50 *5

м / м -2 /

ГГ!

AT-5
A? 200*4-

m -4
200*5
200*5

M - i ;  M - 2 ;  м - з .м -b

Спецификация стали н a один 
закладной зле мечт

Марка зокясгд. 
Ж-та

jf Дх/яс
MM

tfa/u/y Se,C 8 *2 _ /рамечо-
HUP

Л
W Sckuj 1//Л7, 03ofJL’

П05
Зое*
003

эле
Mtf/70

/ £50*5 $60 2 3,5 JJL.
М -{ 2 150*5 600 2 26 52 /33

5 Ф6А1 230 /6 0.05 0S
1 LS0*5 $50 г 35 гг

я -г Л .. £50*5 720 2 3 / 6.2 /43
3 Ф6А1 250 /я 005 го
5 £50*5 /4/0 2 4 4S 84

м -з 4 JL50XS 700 2 j * 62 /56
3 Ф6Й1 230 20 005 /0
6 £50*5 7/0 2 30 60

М - 4 2 £50*5 500 2 2.6 52 fZO
3 Ф5АТ 230 /6 0.05 0.0

Pacaccd б ет о н а  а  ст а л а  н а  o& a/r 
к он ст р ук т а бн б/u  злем ект

Л аим енобоние 
ноне труКЛ7 ЭЛ-Л70

Зет ои 
марки 
М-/50

брматилака. Р Тб кг
0  мм Зсеео8 /0

3/е/(Г перегородка £.5/м 3 /Л/2 226tS 2365

Спес(а<ра/<ация зсгЛладнб/зс 
дл я н а л ор и /р ер од

Sofa / 7 - / /7-2
&/30*
0*95*

-20* м-4 -20* А 4 -/
-30* М -/ - 30° М -2
-  80° М -2 -40° м -3

ОУ&б/ри Ф 8Л 1 
JCr/70JltU/7rb OpU\
бетониробании' 
перегородки через \А к 
300м м б /и а сс- А ** 
матном порядке -

СетКа /Г /О- /О
г а с  /77
/2 /0 4 -5 6  при- 

барит6 к а/я/м - 
рям и оа/тукатуритб

/00 4 9

Дет аль ут еп л ен и я  
п ер егор одок

i \
\

% Z 7

'Сетка аз арма
туры ФЮА1 с  
Ячейкам и /0О*/00

дл ом еча н и я
/Ьму б/м герметических Збереи бм/ггя- 
яя/яь 0 0  Сфии 4. 004’26 /г. /5 

лДбери и я/оки герметические Для 
бентиляцианнА/х Камер 
Сборку арматур//*/* сета/ а эогкяе/ум/х 
уемалеб лроизбоуи/Пб б  соаотбгмстбии 
с „ Указаниями /?а сборке соеуинении 
арматур а/  а  гакяс/унл/х деталей 
oKe/resaaemo/fA'A/x /&мструлии*} rssssr
S'и  л » ? _СН 303-60.

Деталь аомиообаная перегородок

С/гецисриАация 
ол ен ен т об  н а

Зяябяое /рфобкекие 
ка/к/мсинькоео 

смргн/меяъстба
ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС

Лем/кеяиЗ

м а р ок  закроднз/дс
/т еоегородки

6opU£7///77
Л7ем/7ераю7//ооиж/агоs&Spyjca

4л/мекК&МУПр
jS'/na

А/а&Аа
37SU7C0ЗЛ-/77&

Нелгл/.IL’/77
j/яс'ста

-20 °
кгрега-КН.ЫЫЬ г

б бодб/- 
/30° или 

35*

аяЗки М/ м-4 /+/ Игната*

-30° К/ОЧ2М, г J? /SА//, м 2 /*/ KdoJ'Y*morons
-4 0 °

УШВД/ гн *2;*’3 и /
Copt&t Зля 3оЗбпололоу̂ лллттбг/ 4 
%/7ек/г№ог70&к/эплтб/ /фотах м л ф

Л*инструкция 
аерггорауак бентламер

Якы7ам
JT

КЯзото-лхло*
Л С - ' 5







.flHtcpbt ФРОА X

гоол7

П оверхност ь м ощ ения

^  ~^\$н&/[уроВень земхц) 
Б ет о н  M -+ /00

гчоо

0  63

-O.tS (яр  зоюхи)

=££0— m \s*/8 /

( Д  '°̂ Яатуп& -(£ ) ©

г j * / ) ' §

Р а з р е Ь  I  —J

Мориа
констр
ЭЛ-md

У —  / 2 — 2

Фасад эст акады

§li
»| Щ\

азз

<р20/пт

0 ~ ~ ~ З Г 8 Г !

it д а - т а

“1— гI I

Ш " " § } >  i
___SjJ__ l_

В

!
3

Споцасрикацоя арм с/т уры  на один  
конст рдкт ивны й эл ем ен т

Э ск и з
+

мм
2 7SO

□ля?
2400

-& 30-

vS.
аг 600

‘Q lS jypseM xd)

Длине/
м/п

8AI
6AI
8 A I

8AI
SA T

ВА Т

20АТ

Калия
шт

2300
/200

2550
3550
870
/720
77О

OjufOJT
QJruHd

88
260

/8

22

88

22

/682
3/6.8

l/60
78/

76.6
378
//.6

14
П л а н

П р оср а л о по а-со
ВоризонтйзАНыи масштаб 

Р/00
Вертикальный масштаб 

И25

1 г

Р с/сссоу бет он а  и  ст али  
на один  конст рукт ивный элем ент

М арки
конст р эл ем ен т а

Бетон JfpMctmuoa кл  Л -1
М - , /5 0 т

<Р ММ Всего
кг6 8 20

Эст акада 2 .8 / 8 4 ,3 /32 ,0 //.5 227.8

Примечания
1 У}клон для стока Воды В  колодец образует ся бутоВым м ощ ением  с  

расщ ебенкой и  ассральт оВы м  покрыт ием  
2. 3  сл уча е за глуб лен ия Водоприемного колодца ниж е злдбины'заложе

н и я срундам ент оВ близлеж ащ ие ст олбы  д о л ж н ы  бь/ть соответ
ст венно за гл уб л ен ы

МР7>- , - - -  2араэ/с дяяЗабтопогрузчоиов и 4
ВлаВное Управление ыактропогрцА иикоВ 6 портах М/хр

Капитального

рс<рср 
Тлем

. _______ ого
Опроитгл&стВа^  _____  Вариант  Ж /бэст акады

О Е Н Г Й Р О Р Е та Н С ^ -л *^  aSrnonoeps/34tJKog. 
it Ленинград

Типо&н/ проект
505-3/70

ЯлыТЬмХ.
Манна -лист

ж -/ в

* w г о



П р и м е ч а н и я ;

/. П роект  Внут реннего Водопроводе} а  
канализации сост авлен ни основе  
соответствующих: чертежей ЛС и 08\ а  
т акж е т ехнологического за д а н и я . 

г. глубина зс/лож ения Водопроводного 
Ввода и канализационныес Выпусков 
принимается соответственно глубине 
эалоЖ ения наруЖ ны сс сет ей.

3  В одоп роводнь/й  В вод сл ед ует  ут еп л и т ь, 
з а д ел а в  е г о  в  к о р о б  из 2 5  м м  п росм ол ен н ы х  
досок с п осл едую щ ей  за сы п к ой  его  антисептирОж 
ванным и опилкам и. Размер к ор об а  40 х 40 см .

4. П одача воды  н а  эст а к а ду д л я  м ойки  м аш ин  
п р ои зводи т ся  по от вет влению  ди ам ет р ом  
5 0  м м  от  вн ут р ен н ей  В одоп р оводн ой  сет и  
га р а о к а .

5 В п о м ещ ен и я ^ , г д е  у ст а н а в л и в а ю т ся  
т рапы, п олам  п р и д а ет ся  у к л о н  с - 0.01 8
ст ор он у т р а п о в .

В.М онт аж  внут ренних сет ей Водопровода 
и канализац ии производить В соответствии 
с т ехническим и усл о в и я м и  на производ
ство и п р и е м ку ст роит ельны х: и м оы т с/Ж - 
н ы зс р а б о т  С И и П Ш -Р  /-62.

7 На Выпуске стоков от моечной эстакаде» 
устанавливается грязеотстойник с 
бензо но мае лоуловите л  ем.

В В специеракиции материалов у  чтень* 
канаяизационные выпуски длиной З.Ом

9. В проект е разработ аны д ва  варианте} 
горячего водоснабж ения цент рализованное 
и местное с уст ановкой индивидуальны х 
Воуьподо греват ел ей

Г П а б л и ц а  пр оизводст вен н ого  Водопот р е& л ен и я  и  В од оот веден и я

У *
поП-
Р9&Г
телл

Наименование
потребителя

Ноли-
чит&о
потре
бите
лей

В одо потребление Водоотведение
Примеча

ния
Реоким
Водопот-
реоления

Расход воды Расход стокоВОСарактерос - PesfcuM
стокам*/

/суп
м3//ч<к *1 и *

М*г/сут У * «С тика стокоВ

3
ПраъотоВление . дисгпажиро Ванной У

&часо$
В стену 0.32 0.04 о.оГ — — — —

- раковина У
периоди
ческий 14 0.7 0.20 /4 0.7

условно
чистые

периоды
ческии

-
Моечная уста
новка Н/2 У ЙГГ"~сутки 0.6 0.6 /3 3 0 6 0.6

Загрязнены ме*о~ чическито препк 
гямо с бензином

один час 
сутки

очищается & грллеот<упсх> чине иоенммаMCfCJfOlpKfSu-

,, постоянно 0 32 0.04 0.0/ — —
итого. ------------периодически 2.32 /34 /3 4 2Л? 13

Расасод воды н а  внут реннее пож арот уш ение  

сост авляет  5  O jjJce*

Расчетный секундный расход воды с учет ом  
противопожарного, равен 3.52 л/сек 

Потребный напор на вводе р а вен  15 Ом.

Щ г

У сл о вн ы е  обозн а ч ен и я '
Водопровод хозяйственно-пОтьсвои-пратс/Ь- пожарный
Канализация хозяйственно- фекальная

j _ j ■ - Канализация производственная
,п__ _ трубопровод горячеео водоснабжения

, --т— Циркуляционной трубопровод

—-М— Задвижка фланцевая

Вентиль запорный муертовый

р-1 Кран Водоразборный

—Ь у<4 туалетный кран у умывальника

й  у-* Смеситель у умь»6альника

Ъп<-1 Пожарный кран
Водомер

Кт-Г _ ГПрап
КрО Кран поливочный

о НС Наналозационуый стоя*

—ба̂ КрЯД Крин поливочный дворовый

Вытяжная труба с Флюгаркой

Ц Е П СиФбн-ревизия рвухобороНн/ый
Снфон бутылочный и умывальника

ы Переход фланцевый

П лан здания с вводом  и Выпусками

М + 300

ГП аблица р а с х о д о в  В оды  н а  хозя й ст вен н о-

Обоз
наче
ние

Наименование
приборов 1 1

41
1?т?
Й*«Ч* О*

I f f
Ш

Расход воды 
л/сек Приме-

чанияЛ4а один 
приборнабсеприборы

У Умывальник 3 юо 3 0.07 0.21

сб Смывной бачок У 100 У О./О 0.10

А Душевая сетка 2 У00 г 0,20 ойо

Й Раковине/ г 50 У 0.2 0.20

Итого'. O.SJ

П е р е ч е н ь  л и с т о в  м и р к и  ,,В Н "
7Г*

поста
5ГЯ:

листов Носима нов и  ние листы
приме - чания

1 ВП- У Общие данные по марке тВКи

£ в к -г
План на отт tO.OO с сетями Водопровода, kchhmy/* 
иио и централизованного соААчесО Собес чабЯ енш

3 6К-3
План н * Oron 10.00 с сСгп/ми бодопрбСо" ii,/ectHawMUVit U гопяною боаосныа̂ ксним с, м/и/г» поддеревом

4 вкж
С-хемн и спецификация холодно с* и ьерячею Косо- снабжения с местным пбОогребом бобы ’

5 UK'S
Схемы и специфамцор холодною и цсгнгнаяизпбм 
кого горрчпъа Лоуммабзксной

6 ВН'6 Разрезы и спрциерикс/чил кана/гНзск&н
7 ВН-7 Водободянай ВодоподбърсВатсль'
б АН-8 Водосборный колодец у моечной зем-гчауы
3 ВК-9 грЯзбртсгргхлгих. Плана разрезы
10 ьк-to ГючынюмаспоулоВитель
11 - ВК*Н бензиномаслпуАпбитплл /fan* ш/

А1РФ ЯОсреР
pyrcrSwe 6//?/кгбле#ае 

*&/7£/'Т7СГУ76Н0гО СЛГрои/77&7Ье/77баг
ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС

йЯенинерад

3/7е/Г/77/М7/?0?/7рОУиАЯб б/70/гЛУХ А//Ф 5Р5-/3/70
7///7д6а}/7С&£ЛТ

Общ ие д а н н ы е  п о

марке „ВН* top ха -ЧХЛУ77
ВК - f

JO
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Г) cn аи  H c f  отм^О. ООО
М/хр ГОРСР 

Главное управление 
Капит альною  

Строительства

пштпишткшс
Ленинград

2арао<- для 3  автопогрузчиков а У  
электропогрузчиков 6портах М Р Ф

Ти по Sou ЛрОбНгГ
SOS -S3/70

П лан  н а  отм ± 0.000 с сет ям и  
водопровода, канализации и  
цент рализованного горячего  

водосн абж ен и я

ЛлыГо/п
X

Мирка •‘Лист

B H -5 L

-ree/ f s f



3 /

©  ©  ©  ©  ©

Z l j i c fH  н а  о т м £ 0 . 0 0 0

М РФ  РСерСР
€/га6ю е 1//7/кг£у7е//г/е 

*rC/f7£/'77CrS76/V0e&СЛ7/?Ое//77£/Г6С/77баг

ЯНГИПРОРЕЧТРАНС
Jfem/A/epag

<?ар0Ждяр&0£л70/70г/щиУ£/ло6&4 ^Ь/мбЫ/юое 
&гел:/77р0/г0г/740У&л0б0/70/;г0х л/р& $05-/3/76
Пл<1И mi от/*1 * 0.00 с crnirtfiXJ 
Sogonf'oCogrjt капалиъ&цш* и го?\я- 
чгпо 6ai)OCfirt&''t**3Nati с Мбстоым 
r>ugotf*tit,oM t>oo*vh

jlfffido/*7
I

вк-з
/ w / ? s i









4k * top If f

П о -2 -2

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т ер и а л о в

П о i~ 1

П р и м еч а н и я :
i. При разработ ке водоводяного подоереват еля п о н а и м ен ьш ей  т олщ ина ст анка,

использован л. гдеталей го р я ч о  водоснав* J * П осле изгот овления, вода подогреват ель
* испытать н а  давление Рраб -  6 кгс/см  г.з^сенал ТД раздел  У].

е, Ha mem швов сварны х £ о&дине ний принять

3ft Наименование Размер Котг Вес В кг
Примечдет детали Материал мм Во 1дет Общ

1 Корпус Cm трцtfa 
9н*Х:г73*7 С- 1250 1 575 57J5

2 Змеевик Ст три (fa
о/* го £=19200 1 МО 41.0

3 Нрышка Стальб-8мт <р 355 1 6.15 6.15

4 Днище <— ...___ <2 355 У 6.15 615

5 Фланец — - — ф 355 У 2.56 256
б Штуцер труба гач> воп ct*20 б* ЮО 2 0.202 0.484

7
Контрольная

гайка Сталь<9* 15 мм — 4 0.035 от
г Шайба Ст&Лб H*t<f «/«*/?, «Г** — ____ 4 0.036 0.144
9 Прокладка Паромит v с .5 м л? — г __  ' —

Ю Волю с сайкой М 12 е»м Гб ого 3.20
Н Шайба М 12 16 0.007 0.116

Общий вес
ннг гс<рср
длаВнос УприК
tyrw//f*S*4/*nr‘G>

П01ПШ П1РС*ГГГЛ1ГС
Ленинград

%ле*тропа*рдэчиков $ порто* МНР
Водов одр HOU 

Еодо подогреватель

50В-/Э//0
Яльбпм

X
мар* о ~лшп)
ВЦ- 7



Ш
/0

0,

План
m /.-so

moo

аг ф  J j d
St

1 ± 900

1 ' 1

/ т о

® Г Г /7т ы

О п оон & я о  сум of /

А

*л
А/°

НЬи/*ено£Ьн
д&пала

Мжяжеы
элеме-н?о *& Шина

S&L
ы&ггенчта/jo
/ретет

1 P&ujer/ror Омюсовся
CJTX3J7b 70к20 /2 600 7.Q4

2 ------ //------- '--------- 79x20 / 3200 ЗбМв
3 Оперная

уЬЪ/М<У Уеяпо* Q5&*i 2 660 268
* — " — — — - * • - 2 960 </32

^AOtL____ P20AI - 3 Ю50 7.9

м  т о

МРф РС<РСР
Злсгвное Управление 

хя/шта/гьнеее 
строитель сптва

ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС
______Ренинепав______

Зрсхуск: дл яЗ  о&по/юас^зостод О 
нэлел7р6по%Р^У(Л'ооо портспдф

Водосборный колодец 
у  м о е ч н о й  эст а к а д ы

Л?мо£а/ /&се*г 
ЗО В-ЯМ

f/jj55o/v
I

/&3/Х& лист
ВК 6



^ S Z I E 5 £ S 3 E ^
s o  о s o o s o o SOO SOO SOO '', / /ir^JOO. /p. sew snj

/ / . ■*K>A Г /j7UH/tP*>KS JQMQK

\Дере&рмнь/e  o f {//г?&/ сзем//»/е

уоЗгротб c/e/rreртрл/м 
/> а ст £ о р о л г / :2

Ы

3  fes/Jus/oMocpoy/roSu/ne/jb c/.'/so К

75*7 S *€
ч2 - e o o Ppo.'rfOA: /so

TVSVo

so o  i АУ7с7с?/гсг ст ер  л.
^ sc/ p m / v,, /Yf/оо" i 

/  P o c m g o p ,,  /V -SO  " ; / 9 P c/ / T ? p  С7У76 /У6/СУ
csracs

Sit
/9емертрг>/о pacrryfop | 
oem op p g /f /гадготоЗха. ! 
//3 oemopg,, Af-/GO"/О с* !

9/промоо8аонь/и грурт\

7 7  с а Э о р

/Гарсгт с/здс/доорар
pi/so Р ос г  е&4%з -б$

/Ярооролг уугур р л /д  82З0/7/.

I!

V ЯоЭо/OU/Cffl /T7PS&CL 
1̂ ^  ̂ S bdogooppqt о

; i ф/SO РОС Г S f2 S -e t
£О

/Zooapa_

S u p p a v „  P f/ o c _______
/ p a c m tfG p „  Л*-S O "

/ ЗдЯе/га/пб рем еро7р»/м
Г р д с/ р З о р о м
/ Ош/Г?(/Л'С//Т71/рС//??д £&рерГРб//А
\рдс/г>Зоро7/ с  ги дродэоЗ ^ ' : 
иои д о о а б к о и

^spre/m^wc/pa'crPofi

/Уд
> Г

s/o SSOO

оз oe/r?opa P/00-/0Q,
- ̂ 9праРоо8дррд/и
ш е£# е*__ш w w n i * г ' -

МР</б<7
fofacPdp/WZO ЛЯ/ГуЗиО 

O^p^ rnco М0О*</ I 
о у/ О а м ооур еЗ | p 1

A 72 O 6 4 0 6 4 o  ron

Р азрез I -J Jfa/сер ь / -so *s  € - 2 0 0 /*** 
v e p e j soo  p /у  /rpi/Sopvf&mcjt 
* L  7 6 * S

/ * 0 з р е з 2 Г -2 Г 'J №

s 4>6A I
■U 1

P e p e S p a e t / g  ure/m

*PS \,Jo
4S S

8  ф бА Г
/SOO

Р а с х о д  а р м а т у р ы  i/ o e/гю м а

3 ?р м а / п ур а  ф 2С Л Г  ~  J ts .o x r .  

Ррмат ура ф 6J?T ~  & 0 кг.
1 7 S * B  - 8 * 0  x r

S& rnotf P f -8 0 0  —  0  8 # *

—  — l  / 7  p t / p f e  < /c rp  / j j r  r

t  8  8 t /3 y  S oSm o t k p o c /рс /  /лtr jn /v o p  8  зр Х зс/уост оа Р м Х ё  
/г о р a 8  o *pjo p c l  p a o o m s / p a s t a  o v a c m x e  рроозЗоуоаФ ё 
6  c  O O Pj8o/T7C Po8y/ote/gM t/ м е р а м и  S osoP ets,P 9 CPHS.

8  & 3 c r sr ep c /e  oecr& xcc a s ооос/г>о<>р дк аr p p n g ftfo yg /r+ cp  
д о а ф р д л м о 8 ы м  p/а cocoa* e/xu а сск м о .* ащ/окмо*/ 
ctSm aмс/tt /u p o a  c  8 б /8 о з о л е  8  a /4 с т о  ,ю  у к а з *rs*t/pa 
c c /p t/m e r p p о  * jo a & e m o  o p o г£/</*сл<э</ c x y /x S Z /

3  /7 p o  p p o 8 /r s x e  p p o p p p /c z  t 8  j /r 8 /y c t /p r o  c /* hs a m
p O C PO PO M 4 fPC /P  SpPSK O/P C m ots pro АП O  OKPKJKm+fcrcM/ ***&

~гф»к 8  PP&P+, м кс/гуоp o p o м -ер ое Р оЗЗ орхо/ко о
OPpSoPjrtiflHJ /п р у6~  XfO/XK/rt 06/076 Ш М *Р 4 /~0

4  C m e * » / £ fjp J ron c  /п а ////o sa r odMOSo/r*» so a p y /K V  з о р у к о М  
б  о  m y m op* j a  р  y o j e t

ni a s A r ’ rs ^ s a ispL“.
Строите л t  cm&o /^>л  ̂ 0 < ( а о й Н ( (  к

И Е Ш Р О Р Е Ч Ш М Н С  /7л а м (| # />dSfZ*U
/}ш номерах?

Tvnoioa Лроёп 
S 0 S 3 i/ 10 
'AfibSON 

г
ТеттууВЯГ&мЖ

Вк-э



J tem a v* ц ст аею & М
P P tn jfU  *y t /0

&>&зеототоини*а
с / - / 5 0

/ fioyOc .>v£ </( yrtcfaf>St/ У & f*Q SiHHOPMUCy 
& Crm--Htj <S%! н.н>нгэ<я£>'У S'oP’Um? л я oSm а затр 

снаруж и битумом J<? £  раза.

- А - ШкълЬцо е*з7oo
( tu m -f j

СЪемня» &з**<н?Кл/р 
O**9o ае*ч» j «л©**п,

<J2^eзло j  *л**дле

38

em  (2 )

Р Ь з о ез  ff-Д
n  baa

y f

Веток ям~ЮО woo 1 Петли ф1и\/

7 C fn e u u c t

/
ЛА
n(n Нстиптенобоние

Ма/перОал
К~&>

НЛ
п/п Наим енование

пктпериал
м &

1 Аорпно цилиндра. 7 Отбодящ, канапиз. труба.
Чуеун кон. 

4>/$о /
бшзиноюолоу/ю&итгут Лист лт 6-2 4 8 & $0<UfV& ~Же/гёа>~

бетон /
J L (5енэинонпх:лауло&игъля. 1 Э /ИВуба а/стопа бензина & у з о 6<х *  

триба фбО /
3 8xogp. капали а  /пруба Уугун, *&рг~ 

ф/SO / /0 бх$ габмфосГ 696^$$) 3
4 Щаьиник прямой Ч я г * // Венгтюляц труба ferto месту

— 3 5 Зав/гушАф Деревяннаяпробка 1 & Вентипяц. труба ?оз труба 
&Ш* Ф/00 /

€ &&$ркрувм&/и Погрубел сМ зоЩ  
трд&а фт$ 4 13 скоб* ?* 8 0 0 От/гь п р у с а

— M I L т

, %

\ \
<5v 1

f:w
------ф Ц  <S> J

1 8

s пунапиаоииопнуо «отб fip -p o  d > s ffl ~ 7.0 Kb.

U
«.-/so • _T ^  /

5  o e ^ cw  ft ? -£ 0 0  —  0, £ h 3

План.
Спецификация сюю т уры  ае.б. плит

т

ttl
Я -JBU

юо ,__tSDQ /a
d r

/400 t__ -

Or ч 375

Киоон т я бензина

Тггрс/Ь
сдобное t/npcfSjt̂ Hu е 

капит ал Ьно&о 
с-ГТроить/гЬстба,

iTlEHnflPDPEMTPflHG
Ляминерхтд.

jftjoaar 3  аётоооерузуикоб
Уярехттр&ладуеммуб £  ngyax /god

Б о^ зон он ю & ю ул оВ и т ел Ь .

O L O -/3/ 7C>

/fa&SOAt
Z

Щурмо/ -/ШС/ТУ
В Г -/ 0



_ в и д  n o /
У з е л  /

м V

r r |
---------------

1 У \ У зслЗ

1 п » П н и Т и И А 1 Щ Д ы .и ц

\___________________ .4m it__________________

JS| // ̂ @ --- -«!--— 1.ГГo' ■. o' - - .’' й *. - ’ о; “ 1V. ° ° <e> l'. • G •
: p - • •• .' -6'-* 1- ' •** • o.nj Г

\Узе.л/

Рпяпгя no 5 - 6  -

±/

1"
v v /Vcr именоОс/нс/е Материал ГОСТ /Ьл Sea, ке.

gem  ал^б ?<?■ Оба/.
/ kbpnye бсдонсУ

<M4<JW*r,
с/пилб d-0.7 80TS35 / 3,09 3,09

2 Н/ики Sc/дона СлтсгЛЬ Г/х/е- лсгя р/е г$9о£) 2 0,32 0.64
3 Ъбр(/</ П̂нгг?а ииалК- ния 30 *2 ш?93? 3 ass /S3
у сЬрловини 2?y nrycpmaгряпгая K96&S9 / OJ8 ОМ

Пробки J7g 32 Ородка 59S3-59 / а /7 017
6- П ат рубок (Сеон 60 &69S9 / 0V6 о.че
7 По/трубок (Сеон 40 8969-89 / 0.34 озн

Общий вес&S3kt.

С ? п е ,ц и  Cj6 U  ATGf U U  Я

л/ а/  
9»77

Паитено £а/ /ие 
дет алей Материал ГОСТ Кол.

Вес, к?.
Общ.

/ Асроус цилиндра Лист. cm. <5-2388987 / Л  38 53.38
2 А олбцо Палосст.50*8/03-37 / /0.87 /0,87
.3 ф л а н ец Угяо/оп.6350и585/037 / /г 88 /2.88
<❖ Н ож к и Уели£.гг75\503 * </ /32 5.28
5 /кос ынки /кхкглт./ООЛбКЗ-37 У од/ 3.6ч
S Опорная плоти Оо/юс аг. /00 Л 8 Л У од 7 /88
7 /Корпус колпсгки fhicrcm.5=2 38805? / //.в/ / /€/
в срблинец 9ело8ягЗО<32НЬ09&/ / 3.09 389
9 Пат рубок Столон, труси бешоГм ф/eS №758 / /78 №
/0 ф ланец  с /у  /В5 Столб /ess-& / 2.78 S.78
/ / Зиелушки (/у /35 Vyeyn 55856/ / 7.88 7.88
/г £олт л//6« УО (Столб TW& /е 809 /<Н
/3 cjboKU М /С (Столб 59/5Ю /е 0,035 035
/У Thm pySoH Сгон 30 9<ХЭ39 / О.У6 оде
/в Отбойный риск J/vcrcr б* 2 5880:57 / 5.32 з з г
№ tjObrpeu js s z тай*-90093? У от 0У32

g A w in n  ^ У, УГПГт с" ,,,
ПУоМЩину ш в о в  ъвЬрМЫЖ cvef/t/bfi'HUU принят  б ПО 
НО УМЫ/Ьи/£и т о л щ и н *  с'бари&у&ньях элем ент ов .

w ; --------------
Главное Управление Капитальнхпо 

Строительство
1 И В Г И П Ю Р Е Ч П М К

/ V нР<Р

£еч 3 инотигло^/ювоггтлб,

' пiffttfeo* aportff
ж Ж

Г|̂ I -Щ ш * I

7 Щ  7J



Условные обозначения;

----------- 1 (Трубопровод горячей Воды.

/ПридалроВад обратной 8еды.
{=0,003

Уклон т рубопровода .

h Кран двойной рбгулироВки.
 ̂ вентиль запорных} рлеунцсЗь'й.

Н Вентиль запорный муфтовый.

неподвиж ная опора.

Об\ен Воздуха Зн*/час.

по.—X---- i

[620i

L
ОО0 3<s ж.*сц.

ГОрод н и *  С пробкой

«0*Н»|
АЗ

Дэ

?
!
1

П о я сн ен и я  к  п р о е к т у .

i Проект разработан для 3 росиетнь-'Х т емператур наружного

Воздуха -  2с* ~ за* -  но*

теплоносителем принята Воде с температурными перепадами: *30-70? SS-70*

Z Во взрывоопасных помещениях (ок кум у л я торная, щелочная} воздуховоды

систем заземляются и покрываются с абеиос сторон кислотоупорным лаком/ 

a See трущиеся части эт их систем ( заслоны/ шибгры, движки) Выполняются 

из разнородны х, материала б  (аллюмамии, латунь}.

3 В целях борьбы с шумом вентиляторы уст анавливаются но Зиброизолирую- 

щих. основаниях  с пружинными амортизаторами, меж дд Вентиляторами

и воздуховодам и предусматриваются брезентовые вставки,

4 трубопроводы, прокладываемые 3  подпольных каналах^ изолируются асбопух- 

шнуром. L/золяция покрывается полосами стеклоткани (спиралью) по р убер о-воздухосборник горизонтальный
ЩчсГер к вентиляторам So - . , .* ,  - иди с последующей окраской за 2раза масляной краскойЬлрыоо о <? запасном политика J J г

S После монтажа систем} трубопроводы, Воздуховоды о п р о с е  металлические

fiamxtemp части опрашиваются с наружной стороны масляной краской За 2роза

Пермаметр с М онт аж Вести В соотВетстВии с правилами производства и  приемки работ
СНи П Щ -Г- Г-62.

Леча? для замера воздуха
7 Пояснительную записку см. 6  начале альбома

£ t £ j  Нагревательный прибор„ м-*чсп  ̂ Потребный напор на Вводе при a t  ГЗО9-  кГ* гооо мм £  cm.
Я 10CH2oa с € элементами.

tJ - At 35*- 70* *500 мм £  cm,
Jk йк2 Заслонка бездушная р е  гули - 
'JV2— __дуемая прямоугольного сеч^гоо*гоо}дрссселА ,

or
—  сиемоя пояноигольнсго о/KjfkKPytAbrO стечения *1 _ _ .

IjV -arf. *SG*<sc Отверстие с сеткой 
{ и движком сеч *50 Я *50.

■» Ж алю зийная решет ка сеч. *50кто.

__ / ____  ТрусюпроЬод горячего Ьсдоснс&й&к/я

----- X—  Циркуляционном m pydoqpo6oy
горячего бодоснаШ&нир

—Й—  /(лапан рьгулируш ацм

К4СГ*

Н аим енование
Расход тепла Суммарная мощ

ность эмкгпродвига- 
талой (кет).-  го* -За* -  40*

О т опление 25500 45000 5*300 —

Вентиляция *57000 *) <94500*) 1315QO*) т з

ИI

S2SOO 52500 52500 —

tfm oeo' гчеооо 291000 $25200 /8 S

*) в  том числе на обозрев машин и  врывающегося воздуха
п р и - 20* /2350-ggfb

* Z0* 17900 JSjfSL

17 **~Ц<Э0-5
выа / изоляция трубопроводов.

15 ч. 904- 37 Местные отсосы при ручной 
электросварке.

1S
Ч. ЯОЧ- 11 Унифицированные узлы  

прохода вытяжных вентиляцион
ных шахт промышленных зданий.

1 г _______________________ 1_______________________ V

\н 4904 ■ 3 Ши 5 t'/>ct н /ten т о ля тарам So 
/ > бобер опасном нс полны* о и

40

13
4. 9а у  - р у Пидетс/E'kxx п;х9 к О лора- 

_ <рсры.

п -\ 3.904-S в  1
Средст ва крепл ени я  

гп а и боп сови доё.

11 1904-5 ё * Средст ва крепления нагрева- 
телы <ых прибор сё.

\
1Q 3.904- Ю Крвплемге стальньис^нсизолиао-

бднНЫХ 0С3014Х0бС\7Се.

9 4 904-*6 в 2 Узлы Воздух езегбора,

8 4 904 - 26 pCepj и люки герметические 
для вентиляционных камер

7
0 3 -0 2 -1 2 8  

в *и  г
8 иброизопирующие- основания

п од бенпуилятспы.

€
У 904-42 б S 
ч. 904-54

Ункнрицировонные воздушные заслон
KXj ij gjuocco/ib - НЛСГ/ХХЫЫ

5 о в о г -**$/€ s
Установка и крепление о севы х  
оснп юл Я торс 6 к строит конструкц.

4 Ч 904 -11 Зонты и дефлекторы.

_ 3 0 8 -0 2 -9 3
Защитно - обеспыливающие 
кож ухи к заточнь/м станкам.

2
08 -02 - т  

€.3
Чет она 6 ко и крепление центро
бежных вентиляторов ни кронштейна*

< 4. 904-21в.Ш в оздухораспр е делители 
пристенного типа.

ГПипобые дет ал и  и  конструкции, распрост раняем ы е I 
Центральным институтом т и п овы х п р оек т ов. |

*о 0 8 -1 0
Шланговый отсос для удаления 
выхлопных газов am двигателей.

9 0 8 -9
Спецификация приточнъ<х камер 
П-1.П-2 и установок ПР- В-2.8 3

8 ОВ-8
Приточные камеры П -1 П -2 
и уст ановки ПР -1  и В- *,В-2,8-3. \

7 0 8 -7
с п ециерика я ия

материалов

6 0 8 -€
Схемы отопления, теплоснабже
ния калоои<реро6 и SodoВодяных 
подогревателей горячего водо
снабжения.

S 08-5
Схемы вент иляционны х 

систем.

У 08-4 Раэреэсг 1-1, 2 -2, и  3-3.

3 08-3
планы отопления вентиляции 
и горячего водоснабжемля

г ав-2
Таблицы базбухообменоб и  харак
теристика отрлилтельно - бентиляциа \ндеа оЭЪрцдаёанид.

1 0 8-1 Заглавный лист.
ны  \ номер

лист е Н аим енаВсгние л ист а Примечания
Г С _______________________ а., __________________ --- 5>----- -— ■

П е р е ч е н ь  л и с т о в  м а р к и  О  в

ПРФ РСФСР
Главное УправлениеКапитального

Строительства

ЛЕНГИПРОРЕЧТРМ
Ленинград,________

Гараж длА 3 автопогрузчиков и  
4 электропогрузчиков Shqpmax МНР

Ttnolaj /ухнк-т

За гл а вн ы й  
лист .

5 0 5 4 3 /7 0
Альбом 

2
Норлгд -лист
0 8 -/

7 Щ  *7



/V*п Нацмена боние
и  с те- обснужибаемоп.

П -1

п~ г
Участок технич 
абслуж, ремонта 
и ст оянка.

Пр-f

J 2 z l
8 Ч

8-2

8 -3
в -у

в - 5

РА-1
ЛС-/Г-

- 9

помещ ения

1
Зарядная и 
(щелочная

Отопит- мо- 
-притснна я
отопигельно
-приточная

На moo ~ 
г е нер сттор ная,
Комнат а отсы ха

При точно р е  
цирку лиц.

Зарядная и <м елочная.
УЗосгог текниЧ. 
од  г л у х ,  и ренанп
шгаспы с бен- 
'пилЬциео.

С т о ян ка .

Участок те*нич. 
сдслуж, ремонт
1у. гелнич- одслужибч-

НаэнаиенАг 
системы

приточная.

вытяжная

Осебой
рецирк и лА 
цианная
ЬТопиТел̂ НСЯ.

серия

49-57

48-57

08-310
ба-4в

49- 57

С (9 -5 7

ЦЧ-70

</$■5 7 3

0 0 -3 2 0  </

X o p a rm e p u cm u za
У^ктрооёиуотельвенгтклятбр

u H t 6oOufOt гА/чае trfH Ы})не КПД,

i f e P E
7Р Г
A

прав.
8

~HGqC.
в.Л pot

nfHfS.
npat.

4670

7290
1350
<40

467О
2 9 SO

7 0 0

€80
€80

н

60

€8

/2

64
S6

19

П

9€0 058

9S0

т о

7400
960
то
1400

1400

068

0 58
QS8
О €5

0 7

от опитель н о -  бентил яц ио «ноео оборудоВани* 
■ к  а л d  l p <s go е р

Серия

8 АО - 48 €

А01-44-6
А01- Н- 4

Ш - 4 / - 6

9AO-2J- 4
в А 0-071-4
ЧОП -11-4

о.пуюлг-11-z

/Г
А п

Ж
3.0

3,0

в ±
0035

3.0

1,1

О 27

М .

а

а .

9€0

950

1360

1400
960
1чт

1100

1360

2830

Пыце улсВлибающий агрегат З и Л - 800
06-эг<\ 4 -  J з Эос? ~ 8900 Я0Л31-& 1,0 8900

Модель н о м ер

Z M €'S

к т - е

-зо*
-я г

ы.Мб-€

КМ б~7

-<40* — т у —

ВТМб'7

К Н 6 -8

Р а с ч е т  В о з  с / у х  о о б м е м о ё  п о  м е с т н ы м  о т с о с а м

Сопротивление
. Д « ГХГ«1
-Jo*\
т г

8 .0

ЧЧ

-30*
Ж

8 ,6

* 4

- 4 0 *  
—ТГ~

4 *

8 .6

КолииестВо
•2Я*
'Г Г

-За*
'Т Г Т Г

Темпсрртцро нокре£<
лт  л  ее  -го*
Т Г

•го

-2 0

Ж
*1 9

23

J g L I - g g -- за*
Ж

-30

Т Г

31

* 2 3

оя / Ъ ,см Ь  " е " ' *  S  ^ w / v a e
-I/O*

"Ни

- 4 0

*L

+2i

- Z-0‘
ТТ-

СО oo

3 0 0 0 0

-JO * 
M -

IJSOO

Hfooo

-4 0 *
ТГ

99500

432000

k i

3 0 0 0 0 J

Те к н о л  о е и ч е  с/с о е о б о р у д о в а н и е М е ст н ы й  о т с о с О бъем  l/даляем ого Воздуха м3/ ч а е

М ест о у ст а н о В к и .

НК
ПО

телмо.
лапт
плою

Н а и м е н а В а н и е
Характе

ристик/}

Коли, 

чес. А Формо и  р а зм ер  н
тк/Soe
сеченщ

м*

Карахщ
Вред
ности

Скорость 
% азбука 
в расчет
Ж

О с  на В  а  н и  с  и л и  

р а счет н а я  <р-ла.

От
одного
отсоса

Всего Вид системы

У 1 3 4 S 6 7 8 9 /0 // п 13

С ц е л о ч  нащ {
Зат яж ной а/^скр блЯ 
хран ения ицеитаии — i

Укры т ие с р а б о - 
чм проемом  0, 8 S m* О, 85 щелочь o,s

Ч ерт еж  випроаВто- 
т ранса Н  2374 4830 1530

м е х а н и  ч е ск а  я  
8 -1

2
Ванна для приеото&ле 
*ая электролита. — 4

Панель ровномерн&г. 
(  сасыоания opvs о, if

марки
электро
лита. г 0,/( Г 2 у 3 6 0 0 190 7 90 ~8-1

У цеп: т  о  я гпеаснииесхо  

го о б с л у ж и В а н и я
8

ванна для м ойки  
(деталей В керо си не — {

Ш ка р  с рабочим  
проем ом Q18

поры
керо
сина

q s
Чертеж. дипроаВпо- 
т ранса л/2287- п 4400 1400

В -  г

и  р е м о н т а 9
Точильный Станок 2кр  
ф 2̂ о(о8ноВррадш 4круг.) 3 3 2 9 { /йаж ух - от сос. —

Н аж д
пыль

2л?/час баздухо на  
4м н ф Гр 500 S00 f>A -1

Щ11
Комплект прибороб для 
проВерки топлиВной 
аппарат уры

— i
П анель раёном ерноп  
В са с ы о а н и А  

0 9  шОч 645. Q13

пары

кер о
сина

2 С? 43* 1 * 3 8 0 0 9 3 0 9 3 0 8 - ~

16
Электро Byл ко н и за чи - 
онны й аппарат  д л я  
рем онт а кам ер

—
i

П анель равном ер
ного Всасы вания  

q e x o t 6v$. 0,088

Пары
бензи

н а 2 0 0 8 6 * 1  *3600 6 2 0 € 2 0 в - г

П р и м е ч а н и я

1. П о я с н е н и я  к  п р о ек т у  см о т ри  лист  0 8 - 1А 

т ельную  записку В н ачал е р о е гт а ,Ж Ю Ш  ПЪ~3>. Л 3'*
2. Вентиляторы систем П-1, 8 i  $- 2  и В*-У 

So бзрь/Водезапаанан исполнении.

Расчет Ваздукообменоб для помещений с общ&рбменноа 6ентиляцией.

Н а и м е  м о З сгн и е  
п о м ещ ен и я .

С б о е м

м *
Д а н н ьге для р а сч е т а

Капустин
концентр
Вредности

Р а сч ет н а я  /рормула
Принятый
о&эдухсобн.
H */lQC

кра*

моей

7бъ&1 уваляеноте 
апрцю 8 н*/чае.

В и д  си ст ем ычестны*.
тттхкФчь

Обицеоб-
ненная.

/ г 3 . . .А ___ S J L - 8 я Ю

З а р я д н а я 460
Ы г гарей 32 тркн ю о  и  2 батареи 
М7ЖМ Щ  /994500 СОП95ф#*ЮпатЖ 707Г(€1* 160)1 (80*300)2 1350 1S — 13 60 М е х а н и ч о с к -а л

У ч а ст о к  т е х н и ч е ск о го S30
йёигтпель r a s - S f  р а с х о д  
бензина ^ v s к г/ч а с продол- — Колич окиси уш роббн

одел у ж и ё сгн и я  и  

р е м а н т о .

ж.чт %а}оЪониЯ Ю  м ин  
проры б ю зо о  через неплотн 
/иланга ю*/* В есабы е со . 
дерне о к и си  угл ерода  и  
ынглопм и /э а х  -€•/*
13 кыффчч dip Рпмиооб бсчаимх

3 0

О г а - ц ы - ^ ь в я н
r q o s z v  к г / ч а с

5 2 3 0 9 1 9 80 г г а о А 4 еха н и 4 ескоя

С т о я н к а
470

Продолжат  ьоэоВанил - г мын 
ко л и ч  НОЧМКН - 2 ю р б  -4S-3,48 ' ж
< 3 - к о  нрфиуиеытщ Злр э*и л и- 
ра&о/ннота бен лин о 1 H i  о 3 — 4380 М т а н и у е с / с а л

М о т о р а  - еем ерат арноЛ 430

v быпрЯНат но W  нет  
</ыЧОХО /Х в е с  - 99590 к*о*/кеС
<пеплои5дЪ**т/ 89$бккаш /*яс
** IX.

—
I TdsO

№ 45 — 4580 M e*W *4 ¥ 8 C J& A

М / , 4 г

ЯРФ Ус¥ ср
Гласное ЗпроВление 

Капит альною  
Строите льстбо

/Ш П Р о р Е ч г а м н с
Л ен и н гр ад

Гстраж для 3a6mor\{
ыектс. погра^икоВ и

по ahopmax
4

НРФ
Типовой n W M
Ы7$ '3/ 7(7

таблицы оозЗухоодменыо&и харп* 
mepucrrx/jcrx o m u tn jm c/тьн Вен  ■ 
т и л ч ц и о н н ех п  rtbap/Onfi+fUU











й

/;

И

5 3 J
Чреплемив' о  m onum ent 
/ере сЩ Р ее а т р Д _______К Г >30 \

ffiS4
enr - - — и

52 \
Зоздушна -от о пи т е л ь  
/и д  огрел a m  flft8C~50-3Q

$
f 4 с&. ,№ 1*tOQ -— /к

S / Клапанрегулир д  
W Q/im ponpugodOM  art,25 и 1/ (a .  iЦ 6 1т  .25ч 93Ш т 1<

50 Ug >< 2 СТ. - 7&с?-----
8732 -5 8 i

49 Нанометр ОбМ ЮО до вепп и 2  <сб - - гост--------
8625 -5 9 1

48 Олраба под т ермомет р и 2 ,СТ - -
~л т с т ------
3029- 59 /

и?
ТЪрмометр т ехнический 
У 5  Я -2-220-700 ШТ. 2 сд ~ - ~7Ш г-----

2823 - 5 9
i

%
Воздухосборник и з  
т руды  ф 2 7 9 /6 // 4 о 15 60

~Тдст
8732-58

6 )
6=0,476  ‘

45 То ткг, ф4/о о 10 N — - •___,, ■_. бода 95*

ч То Же, ф зг « 2 " - - ----* — 'При Тн -3acF4o 
6 \jз -SOm h

4з То ж е , Ф25 it 10 и - -
— -------- <

бода /Зо* i

42
И золяция т рубопро- 
ЬодоЬ Ф 2о П.м. 2

дъа
4омн - -

4-O oo-S  
бьш / Риз -60 пгн

4/ То лее, c iy fo o 4 - - 6! —-- н — - — бода 95*

4о /р я э е б и к  У уЮ шт 4 СТ - ОРГРЭС бода 13о°

38 То лн> д у  too м 2 „ М 5 83 —  „ --- бода

. 3(5 То Же, dy8c « 2 9* 32t5 65 — „ ____ 9 5 °

37
ЗпдВиЖка параллель - 
чая  dy?o шт.! и сд 26 Ю4 3 0 \ 65р бода 73о * 4

2 6 То ж е , d y /o и г 16 52 —-О------
1 475 То  *е , с/у 50 V 2 п ‘ 44 28 — ----- \  бода /,

Ъ4 То Же c/yl/O it 6 . ц 5 6.9 — „ _ г  **•И То ж е , d y 5 0 ч г h 44 2,8 — ,
------------- —

бода i

31 То лее, d y to т i . 44,5 * —  / 130* 1

31 ВгнтиЛЬ эапорнь/и  
рпанцгЬьлЗ с/у 5 шт к сд 7.2 18,8 45 ку  465р

30 То же, аЬ/25 , S 2,3 № —  ♦-----

19 То d y 2 0 П в 4У 6,6 1 бода •

28 То же, с /у /5 48 0,75 /3,5 ) /3 0 °

21 Го Яге, ду32 // 2 '1 2,9 5,8
—  „ -----

16 То Ж е, d y  25 К 14 4 2,3 Ц1| ----* — бода

25 То Же^ d y 2 0 77 42 А 4,4 43,2 - -  ' — 9S*

ik В ент иль ЗапбрнЬ /и
/пчеъгпобь/б а ч/5 штг 6 сб, 0,7 15ч 8 б р )

23 — » ---- dyZO Н 2 - - — бода 9 5 *

и То ч-е, д у2 0 А Z Щ - - ---V - - бода 430°

и
К!**н убойной ре гули p o t
* *  т р  dM/S UJ Т, 7 сЪ - -

гост  
/0944 63

боуо у5* -  
_ бода 130 *

20 — f—  /0 8 *4 „ Ю юь 5 -  -------  ̂ б о д а

в
1

То Ж9, 8 9 * 3 ,5
г :е

6Q
_ J l

/
5

7,3 

. t

8 U4<
7 : l_ * _

9 5 *

S ~ ~ ~ 9  ----

Тоже <p76*}>
cTiUA6HWe лп вл Г Г О -

с.«глн</е

Л №

то т  д а
ТруШ &т**3& п _  
проводные Л№ 5

12

jw ie

-Мго
-ЛН50

—  ЛнЬо

-ЛН25

То >ке, Л Н 20
Трубы стальные вода -  
еазо/рободные ЛНis

- t o

То же

Радиаторы М~14о

“ 30

'20

- t o

зо

-20

пн

НО

п л

70

* S.4

/О

т

85

ю
450

/80

fa

д а

шг
ЭкМ 2 >

422

№
2,73

СП

кП

с г

«22
дОО

15

ш щ
112

/5

iw

76
24,5

5.13

88

№

16S

21J

3/8

270

fa,5

№

755

65S

€63

570

If 4  U//гарные укрытия
Сстпэ метаппическая Ь« 
рамес п. 'ЮсцадЫо да О 2мй
S/счок d-yt замера 

воздуха
крепежный материал

39

38

37

36

ЖалюзиОнар решетка 
сеч 150*200

Отопление

и (?o 9 c i 9 S '
г о с т

<0705 -6J п о '

1Ъ7Т~
зге г-о г

~~тостш 
3282- 62

----Т5ГГ
3690-58

бода

9S

бода 93'

бода

/50°

бода

95*

бода

/30'

шт

шт

М1

ТсЖух к ЫаЖоачнОЩ
*PJ£d_____________кйнат стальной 

Лебедка

То Же ДЛЗ

То )teJ Д/г 2 5
Д россель -н л а п а н  п. _ 
г  tp ye /ю го сечДкЗ

35

31/

33

3Z

34

30

29

28

То Же, Р  500x500

4,2

шг

кг
tVrff
лект
ТГм

Тож е, Р i/aoxi/oo

То Же , P z o o x to o

То Же, Р  200 *250
Заслонки бездушные 
угккрицсроданнв/е
прямоугольного 
сечения РсОО х 200

То Ж е, до to o

7Ь Же ̂  до 1боо 
Воздуховод прянюиголыкй 
ю селения лёпиметоом

шт

г &is

ю

юо

007

ст

сб.

<7.7

ЮО

32 64

4,3 4,3

5.7

38

/4,6

с8

65 &4т

30

'5 *

44,8

8,4

628

_ 'kprApcnĵ ma*
__ЧМ74 2287 Р

08-02-93
гостЗосг-ТзГ”
49о4лЗЗ±Зв

n.S) 1Н /4

ни л. г и  74

44,6

8,4

685 6,85

254

520

465

330

1

3.904 - Ю

Ч 904 - ST  
Л-2,71 + 74

4 .9 04 -4 2  
~д~т

А 3 -из 78+24

Сетка 
к/12 ~72

С ручным

прибодом

27 Т о ж е ,  д о  1аоо
*

& I
т ,
%Ф Зд —г ГГ_- %

26 То ж е, Эо Soo к
ь К Н WU — .. —

i
25 |ibid уш бод  круглого 

евдамде 4 да 3SSm m М* *> !ЪВ5Ь к,в %о
■ го сТ
8075-56

1
24

Ъозаухоооб Ш ЯисгИойдСГ' 
ст али ф ттзомм » * 5 iЙ(5 12 60

гост
9075-56 Р Й - 1

23 г Та ж е, 2оа% 2оо 9 2 Ч __ —

22 ж алю зийная речист 1 
т  iso  % iso шг 9 ♦ — — —

2/
ткфпаэииная р  еш ет ка  

4so  х t h ШТ 1 9 — — —

20 Зонт  круглы й Т2 m 1 *9 — 2,9
Ч.90Ч-~1Т~ 
Л. 1,3, 6 В -4

19 7Ь Ж е т ип ТЛЯ m 1 ч — 30 6.13^8,12,9

18 70 ж е  т ип  fri7 ,S 9 1 » — 33,9Л. Пг20 7.Ш42
размер и ‘ 
900*643

17
Грнсль равномерного 
всасы вания т ип 1776 \ 1 * — 24,2

■VWVJ7" размер*
$00*643

16 Ш лангобы и от сос » 1 V __ 08 -4 0

15 То Ж е В/7-4 3 17 51 ---  „ —

44 ВШуюрсклЬедсРитель 
пристенный 8/7-2 * ч * 7 28

у д ^ г т т т ?  
л.г + 6

13 То Же, Т  5оо » 2 и 95 190
1-Ьеэ деерлёж• 

тора

1Z То же, Т- to o н / п 75 Л.1Л,8-КЩ28
# Узел прохода вы

тяжных шахт "Т315 2 h 49 98 лир722,гэ
17

Т
с дефлектором 
Через покрытие *Т- 250 »# 4 * 38 152

— - » —  
АМ.6,22,23

Узел прохода 
вытяжных шахт ' ТЗ/5 У / ч

26

37

Ы

Л.12ЬД 22,23
'Ч.уоч-н
1-46,22,23

В -2
ТТГэ'и сил он- 
гобый Отсос8

с гонтом через 
покрытие типтгоо кзмп 2 •

7
Установка агрегат а 

тип у - 117 н / -
08-ог-//9/е5 
Л- 34, 75 8 -6

6
Установка агрегата 

т ип У 96
ТУсебои б енгЬилят 'ор ’ 
06-320 д4 с электро-

» / * —
175-02-/1 8 
03 л- 7,8 8 -4

5 вЪиеатслем НОЯ /2 4 
018кбт  У4оо оЪ/мим ч / - - — 8 -S

4 Лылеулавлива/ощий 
агрегат  зи л  уоо ч / - - - — Р Я -/

3
вентилятор 80-48 
орз&кбт. 14оо аЬ/мин. и / ч — __ Л -к -

2
ЦфбВгнтилятаь Ц 9^57 
НЗ с электроооигатслеп1 - -

~Л0Л 2-12-4  с/  
0,8 кв т 1360 оо/юУ / сб, 6 -4

1
ТЬиточныс камеры П-1 
П-2 и  уст- ко ПР 1,6-1,8-28,? torn- / 98-8,08-9

Вентиляция
уТ 2 3 4 5 6 7 8 9

НП
n r

t
} Наим снобание

ед.
изм

Или
> veer

во

1« Hart 
‘ Iхлх

- сд.
n t /

Оби
tec
гг

>1 ГОСТилиЫн черт Примечай

Специ<риА аи,ия  
Оборудобанич и  материалов

МРУ> р ер ер
/лобное Упсаблсние 

капитального 
строительства

1ИЕНГИПРОРГЧТШ1
Ленинград

ур а * для 3  обггкуюгруэ'АЖоб u h  
/екпухуюер у jyc /гсб 3 портах МР*Р

С л сц и д о и к а ц и я
м а т е р и а л о б

ло,
5V5 4 3 /7 0  
Д п ьбом

М арка- лисп

0 6 - 7





1
70

Подстайка под кало
рифер 4 6 ст ,%i A2A4904- 25 48

19 Калорифер Г по-8 кг к 2 - - ПС ---  --Г
V7

icpexao x jou rj&a "a
<? 5 0 0  в - zoo л 1 .-It— 8 __и ,

А9 Калорисрер КМ 6- 7 -Зд * 2 — 153,5 ---К '—
He

пере ход c y> S2<j на 
чао* чао e-soo 4 * ;

CTWn> . 8
ТОСТ ‘ 

S07S-S9
19 Калорифер JCM6 -  £ ~2d ь 2 - 108

( Ос т 7201- В 27атрубок брезенгбоВьхб 
390 x390 Р-/5Г? г i _ _

18 Виороазолируюи/ге основание под Звггиляттр Ш1 1
О В - ОТ VT28
6г. л. 4£

44
потруаок дрезента&х. 
0zfto e~/SQ и i - _ —

п 9S5~ сЛ/гнн Кол*43

l1f
t II i C7 _ (

АЗ
6ST-02-HS' 
& г.л УВ Уст ановка п - 2чг

iUuaep к аентиля - 
тару ШТ i c<f - 2.9

3. ЗОЯ- 3
л-цье-чо

16
и/идер к Вентиля тори 

Ц9 -S 7 MS, ШТ 1 Сб - 29 3. 90 V - J  Л 1.3,// >*Ю
Hi

ц/Вентилятор 1/9-57 
aj г  c o/i дбигателен 1 г /  Ir /T опроВа под термометр 

Б и 90 - ISO- 120 « 1 И _ -
тиы

3023 -59В AO 4i~ € . зхбт, 3€0 об) Hfиm V t

AS термометр 
G L90 -МЯ - 2.-д/0-*Ю tin 1 ей _ - 7WT 

28' 3 - 5 5
. / w / ^ r r u u ^ w  о - г

14 Канат стальной пн /0 от - - ГОСТ
30B2-5S

АЗ лебедка <ронарна 9 
-run Л 40 - Ж Н 1 и - ¥

5.909-11 
л.35 -тдО

но
изоляция
Воздуховода лД 0.1

nunSaraf-t/0 - _.
12 блок 660- л * н и 1,77

4 904-11 
л. 33, 34

39
Me Таллине cx'uu nom- 
pydoif qSQO нг 3<° - 2,4 ----V

11 ?ермет~ииеская дберь 
Ду АЗ х о. s 

Перелов с 3S0x3so
и А ст 37,3 4. 904-UC л. 14

3S
Переход c e>SQo»a 
<t>‘43$ e too и <

Cm
<T*I - is ГОСТ 

8075 - 5Q Ю Ч—
и

1
от
Azjn Ч

гой7 
807S-S6

37
DompydFoe с дберкоО 

Tun 0~ Z ШТ 1 /» - /3 Ш'ог ?/ms 
A.SZ-S9

на жюхяоо е-зао
быд

9
Патрубок брезента / - г-

3£ Кронштейн озоыюд- 'моя рока он- A c<T - 14,2ШЧГГЙ/Ш 
л 22-гЯ

350 *350 с = 1Ъи
8 ротрубок брезентов и

И
А _ _ _ -

3S
Жалюзийная решетки 
C7/J S290 2Z5 к У90 и г cm Af3S 2.7

V -ЗОЯ-т€.Е1Л. 30
a -S2 0  е - iso

7

Диффузор с y-S2L 
Но 860 х 720 С- 100 At А -0 — - 1439 1о оке Дк - 4 * a и — 3.1 л. С */1/3.14 "Диффуоир с 0=520 

ыа ясогъсо е=яоо -3d 1 - f t - _ 13 —«—
31 Заслонка Воздишном ДК -S ^ а/7 i v - /23

y.soy-sb ~ 
\й,л,;2,(3,м 7" Диффузор С </-S20 

НО n/QXGOO е = 700 -2d ч 1
Cm
fc/frt 11 Г0С7sens -s S’so flopexoo c$fp нацп. ri 200 C.= 306 » А » - fiS — , — 32 Установка, -типа УП1 wm A ей ШШДТШ5° а Л. 2 / -  гя

S

Утепленный клстан 
разм ььо* zoo А ей - - 179 пГ ? & сфе%а7 V 1

cm
f:Q7 - f/t

ГОМТ)
£075 -5 6 У с т а н о в к а  П Р - i жалюзийная решетка 

тип C7flSZ90 22S*V90 —Л— 3 стЗ _ -
/4. 904-ЯГ 
У e, 24 28,10

Я5
fja 7 Рудох &р?1£шк&ыи
Z I ^ Q p J S Q t / - - - -

Ч
Падстабка под юол ари- 
<рер -ft- 6 сгЗ г,1 •ц

HSOM-ZS
Я

О/трубЬг Арозе̂ тоьый 
Ф~5яо Z~150 » 1 - - - ЗгрзВа под тернскстр 

6 LS0 - /ВО- /20 и 1 и _ —.
гост 
3029 - S9 Та же кМБ- 7 -чо 4— г и /535 ЗЛ' — ft—

fb
Ьиьптмрмщее.осйороное /ДО Ат ч 1 cm, -

iS-n- /28 
eiz-г^е 31 термометр 

5 LSo нО- <L-no-f/a ШТ X
/0

Сб _ __
~ГОСТ-------
28 23 -S9 Та оке кма-G -30 -4 - 2 k 127 2S3

55
fuud-ec х ьентиля- 
тору ШТ i и _ in

г. sou-*
fV/3, Ч€* *0 За Канат стальной пп ст - - ~Г6С7-------

30B2-SS 3 L Калорифер кмб - s -20' ШТ 2 ей 108 2/0
ГОСТ 

7 2 0 /- BZ
5V

я} о е*ч/осмятор1$ь*по 
М3 ? j  ек/прса Вига -

У - сб 29
fededKo фонарная 
тип Л НО-Д а A С7 - 4,3

V- ЗОЯ -  // 
л 35-33 г виброизошруюшее

основание » А ст 13
06-02 -1Z8 
6.2 A. 46гг>м?н 3/10 0 7 / - 4/

У/ рт *  /?г • 190о-сй/нин / 28 блок б £0-9 л 4 АДП
Ч. 909-11 
А 33. 39

j
Ц/d вентилятор U9-S7 MS о элехтро-Уст ановка. В  -3 2n Переход с 3S0 г 350 на

soo х soo е -зао 4 }
cm
(Гг, - гг

ГОСТ
£075-56* X двигателем SAG -я/-в 3/сьТ 955 ай/мин кт 1 ей - - —

IS Zcpmemuueczcfft даерь 
ЙУ t 3 * 0,5 * A 07 - 27,3 Я. ЗОЯ- ZG 

л /Я Уст ановка п - I
55

52

Иерехоо сШ  на 
ц7ЛУ5 £*300 4 А cm

йох - 2 ГОМТ)
£075-55 zs Патрубок брезентоВый &*S24 0  = /50 п A - - _ — л . 2. 3 4 S О 7 г я

fla 7 pybojc Mp?i&*T>c£ta>
I C>4Dt2AQ 8=160 * 1 - ~ - 2* та трубок орезентоб 

BSO х 350 е ? /во ч
и

A

A_ ц
- _ Ын

пп1 Наименование ед
с/Зп

Кол- 
’ 6о

МОП
рш

ч ед Оби,l ГОСТ или Ирине чей.
Si flaipyboic dpPs&too&brtf

ф joo e=rso t 4 - - _ — 23 Диффузор С у520 
Н& iOtOtQlO е̂ ПОО -чо _ А7 и

i Вес кг ыы черт

50
В ubрсиуш1рук>ц1 ее.
Оснораное » 1 cm, _ 5,25

08 07- /28 
tl/tlHG 23

Диффузор С У520 
НО iOfOxrSZO е^поо -37 - , A ч _ 1£ * Спе с /слр и  н а ц и я  

о&орцдоЁанид и материалов
49

puueec. к ьентиля- 
тору шт 1 и - iб лЛЗ,Чб**0 23 Диффузор С У520 НО 81о *33$ е^поо !± S С/Т}

Зг/г,Г Р ** AS ГОСТ
£ 7 7 5 -5 0

til О SZ*f/£LMpnwpi$tf* •JO
М3 ?Аек/г>рсЗВцга- в А г сб _ 12

Утепленhhj ц (снапан 
XZ/о х 500 t ей п

й

/

г<р pares п
_J?__  п,___£___ Эiпраж для ЗаВтагюгрузчи/совиЧ хектрологрузяикоб о порта к пРР

Ти/Ю&ША проект
505-/3/70TOMSK 3/10 0 7 / - 4/ 

h PI х&Г' 1Ч0 о-сд/нин / 21 Т О 0HJtl7AS28&/50* <KZ0 1 и -> -
■ Т .  90ч-1$ 
>Л- 7 24

lUUnVt? JUVUUf\K.nU с.Капитально го 
Птпгн гтолье'тпа (Спецификация притаянык 

камер n - it п - 2 и
установок ПР-  i  B-i,8’2, В-3

Альдон 
ZL '

У ст ановка В- 2 11 ZPCC/люЗииная решетка
пипостдзгва i t s  \ у за 4 V - 9

18,30 1ЕНГИПРО0ЕЧШМН(
Ленинград '

Норка- лис ▼

г | J | Р | S' | с | 7 | 5 $ 1 2 "3 4 S £ -JL 8 9 ОВ~9
m / t &



Гибкий шланг присоединить к кал оно трибТ Lr МР-£л

Гуклапнаягру.
иаХтамабипА

Ф 2Ю

fjccm o  п р и  б а р си  
~бс/ПСГЛ£й А/ $ V /о

ЗСапутктрубе /Лет нт /
Фу

Наконечник к еибкоми срлонгу
CVZ

Е Ё =
«Ш

7 й
to ширине колонии

- = х =
По UAJPUHC JCCWOHHlAtZ

л/Резбба на г духу мю

ft

Деталь крепления трц&л Деталь крепления трубы кколачне 4» 
к стене = = = = =

Лапка к зомтц 
•/деталь нщ

Переходной патрубок
/ л е т а л  ь л / г Т

Песта проба, 
т  детали ы /о

ЛМ к
р ТЭ —/«

S3*
г| >

/ 17*—
д .5

Наконечник к гибкому шланеч 

/ Деталь Hspps/

ж *

Фланец /деталь ы.у/

Насадок к  гибюмц шланщ~ 
/  деталь V  9/

Фланец /  деталь ы з/

Сборнойu/j

Гнезда заделать * / Кирпичная
цснентнь(н раствором\ сткнлр ~

Хомут кгибкопу шлангу/депгли/

Зонт к трцбе 
/ .^ т а л ь ^ г /  П ои^ ^

г Кспииестоа отдельных деталей на которых. 
Влитт Высота, ут очняет ся н а  м ест е

Общий бид л релленФ к стене

С п с и и д э с и к о ц и л  (д е т а л е й

мр<р

Капитального 
Строительства

пшштретшцщ
Ленинград

нн
дет Н аим енование дет алей

6д <Ox pQJHCf- Ma- S ec к г
изп So деталей rep idem Общ Приметан

1 труба ю е * 3 .s сurn 1 e> 6soo СП(3 an 8,5 72 \roC78732-S8
г Переходный патрубок ю г па 76 * 1 e -o o * /. ю i/o 1--------------------
3 Колено Тряба 7е *3. s m 1 емза • lo t 102[грст зг- S3
4 Насадок Труба 76 гдзг « 1 е-1во • 0 3  7 0,S 7 !
S Наконечник Труба С 16x3t S f 1 е-зоо • <Дг 16 2 r~....— •

е Лен тонна л бр уц и н а  5 ч с t 1 е -зю cmпск ал 0,2 ГОСТ 103-67
7 Заклепка s » г г • 2 - cm2 0,006. opn - n
8 Под Весной Ц£0 Л0 к(1*0 *Ч0 т </) t 1 e-vo. * 009 Ot09 ГОС7В503 SI
S Фланец ф гю роь. б и в • 2 — * 36 n rOC7368t'S7
ю * Ф ко/7а  б и с 0 V — . 160 €.40 H
// Хомут-полоса У* 70 • 7 фбн-84 . 0,21 q<17 ГОСТ 103
12 хомут из 2 gполов полоса Ч*за • nowen 107 0 оч h
<3 Чпор труби -полоса У* го • * C:JO » 0.01 - P
17 Зонт н трубе лист С г б:2 п/\ * / ^ * 0 Сто QHQ 0 ,4 0 ГТКТ3680-67
1S Папка к зонту полоса у г so • 7 C 1VS Cm3 0,09 0(36 ГОСТ (03 >S7
1C болт ни с * 46 * и — » 0039 0(.36 COC7 77$&-M
17 Гаика Л 716 0 V ■ . • a f3i ГОСТ S91S -62
18 болт M1 2 +S0 Щ 8 — • 006 pvs ГОСТ 7736-81
19 Гайка м 12 « 8 • qoft 0,136 mCTS9l6- 61
го болт мб *зо • HO"HJj 9 0,01 s ГОСТ 7718-61
2( Гайлз кг В • 1 » coon — S9 /5- 6 г
22 Гибкий шланг $ 7Smh /с * / e-sooo Ш ПОСТ 36 75- V7
23 консоль полоса fQ * 2 0 noнет Kr/60 гтЗ 0 26 гйсг-юз -si

•зчиков и У Tunogeu лроектг

Ш/гансобьни от сос для 
удаления Вы хлапны к ха зоб 

от d d u ta m e n e o

SOS -/3/70
Лльбою

X
Мирке/-лист

О В - ю
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■Услобные обозначение

— Распределительный пунш

—  Элетродбигатель асинхронный Г р т м о $ о Ь »-Щ т
План сета бенткамсоы на отм. 330

. Злектранафебатель

\ \

D
тр®
Им№

И9 по планч 
уст мощность 6 к&т

Пускатель магнитный с кнопкой управления
—  Ящик с рубильником и предохранителями 

Штепсельная розетка герметическая У п̂алЮснар.
—  Штепсельная розетка герметическая 2- полкхная
— Реле промоку/по чное типа ЛЭ -2/
—  Клеммный щиток
—  ДЗухмашинный йбигателб - генератор

— Дания приходит снизуi; линия уходит бберх 
— Линия силобои сети 380/ггоЬ

—  Линия! сети постоянного тока
—  Линия сети дистанционного управления
—  Троллеи 380 6
—  Сигнальная лампа
—  Сигнальный фонарь
—  кнопка управления дбухштиртоВая
—  Датчик температурный типа ДТкм

Исполнительные! механизм типа прим ______________

№ / Я

Примечания: 111
I  Электрооборудование горенка рассчитано на питание cm 

Сети 360/220 6
2. 3 случае литания гаража не от отдельного фидера, но бВоое 

б гараМ установить ящик с рубильникам (при привязке 
проекта).

3 Вопрос о компенсации реаш ибной мощности должен быть 
решен при прибязке проекта, исходя из местных услобий 
электро снабжения

£ ,Марки и сечения кабелей и способе?/ их грокладки См схему 
силобои сети лист 30-2,30-3

S / Ьнтур заземления Выполнить стальной полосой fa *5 проложен
ной 6  земле на глубине 500мм Эаэсмлители из углобой стали 
1/0 <Ьо*5зоВитЬ б землНз на 2500мм бее соединения Выполнить 
сборкой Общее сопротивление не долЖно превышать к  о/Ч~

6. Все металлические, нормально нетокобедущис части электро
оборудования заземлить, для него использоЬать нулебой прабод 
питакзщгй сети, трубы для прокладки прободоВ и т д.

7. Весб монтаж электрооборудования производить согласно 
дейстВукщим * Пробилам устройства электроустановок *

8 Клеммный щ ит ок см. черт 3 0 '7
Я ЭлектроооВещенце гаража см. лист 30 -5.
к). Номинальная мощность двигатель-генератора и Величина 

тока даны со стороны переменного тока.
8 Схемы управления и сигнализации работы электроприВадоб 

см , лист 3 0 - *1
i t  Установленная мощность сиробого электрооборудования 

/5/,75Жбт.
й  Спецификацию для силобого оборудования и электроосве

щения см. лист 3 0 -б
% МонтаЖ электрооберудобания зарядной о  бенткамер Выпол

нить как для ВзрьВоопасньгх помещений\ согласно ПУЭ 
глава, W.

# Для систем П1,лг монтаж аппаратов Нм, TPf pn Выполнить 
аналогично flO j-д о Д

iS. В бенткамерах для систем В-/, 3-2,3-3 предусмотреть уста- 
нббку ВзрЬ/боэащищснных кнопок для наладочных и ремонт- 
Ш х робот.

Гараж бпя 3-хабто/югрузчоков о 4~х_̂  
электропогрузчиков 5 портах мрр/лабное

рс*рср 
Мление

алроителб<

И Ш Ш О Р Е Ч Т Р Ж 1
Ленинград

План силобои сети
т  -  Л



АЬ
бе

лб
 

Ю
т

ом
ат

)Л
!*

*т

Схема силобой сети
Питание от п&т,,

э8о/ггоб~

Магистральная горобш

r f i и  тип
р ?  группы

Тип азп41

Устабка а

Afqoka

Сечение мм ?

ЯНРГ
-щ+
1*2,б

Алина м 
Способ 
прокладки

на

|е шг7/7оеяои&7ааы 7Ък реле б 
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am эамороиЫт/УЯ систем Л/иЛг
Схема сетевой сигнализации при 

остановке ЭЛ&строприбода вентиляцион 

ной системы В /

Примечания

/  Данный чертеж рассматривать 
Совместно с чертежами листы 
Э0-/, Э0~2, эо 3 

2. Сеть дистанционною улрадле- 

над выполнить гроводоммср- 
киПРТО сечением {5 ммг в 

трубе

Д ш х  йлт о°& и  ^ ..а и м а и д у ,
зарядного тока при прекращении Работы 

бентилятоса

т , j-4

Услобные обаз,тения
МПВ — - Менитныб пускатель бентилятора
МПЗ ___ Мзенитный пускатель зарядного агрегата

КСЗ,КП ___  Кнопка упрабления „ Goon' у  , Пуск"'
зарядного агрегата

- Кнопка управления .Опап’ и,Русл"ботилятора
Тр ___  Регулятор температуры dundmo-

метрическии типа тудэ .
ИМ ___  Итолнительныи механям

РПЙ, РП__  Реле промежуточное
Ж  -----  Ямю сигнальная

Ъэрсгжйпя 3 
эле.
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Схема сети
Питание ....от, сети 380/220 б•м-
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/  Питание электроэнергией осуществить от сети зэсргО6 5 Сеть освещения смотровой Ямы выптнипХ) в
2 Seeметалъче&ие,нсрл1алъно нетокобедуцие части эгас статны*. электросЬарнь/х трубах, 

трооберудобания заземлить,для него истпьзо&ать нуле- 6. Secb монтаж электроосвещения производить 
баб провод питающей сети. согласно деиствунхцим * Правилам устройства

4 Afaima* электроосвещения 6поющенищ зарядной ище- Электроустановок*
ленной выполнить, как для бдрьвоапасных помещений 7. Силобос электрооборудование см. листы 
согласно ЛУЭ елоба §-3 , 565 г. ЭО-i , 30- £, Э0~ 3 .

Сд\ k Освещение смотровой ямы выполнить лЮминесценг- В Установленная мощность электроосвещения 
^  ньти светильниками типа ОМ на Высоте 7м б составляет 8,72 квт-

нише высотой О^м и глубиной 0,25м.
Условные обозначения••
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/V- группы / 2 3 4
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S 6 7 8 9 /0 // X T '
№  до азы I 1 ж 1 ш I i ж Т j ж
Поминальные шок 
р о сцепителя в а /S /S /5 /S' /5 75 75 /5 /5 /5 75 /5
Установленная мощность бк&л {8 о з (72 0 / 8 (0 (76 0,72 (2 Ч> ___fry. -- Vt—
/1 арка кабеля /7 Н  Р  Г & Vi

£
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- А .

Сечение кабеля (м м 2) 2*7 2x4 2*4- 2x4 12x4 2x4 2x4 2x4 й} <»>
ft.

4J

Способ прокладки крепление
скоБкилги Щ ТГ.ФЭ/Ь-

Крепление
скобками

грепл/ня* 
г .423 .

креп/хн
CXVOttMC

хреплёпссобгонъ KJ
\

Место установки и т ип 
Щ итка ОсЬ ff-2 /з  Щито* 0U 0-/2

/рупповой осветительный щиток.
Светильник люминесцентный типа ШОД.

Светильник люминесцентный типа П6Л.

Светильник типа ПУН-бО.
Светильник *Универсаль * с затенителем.
Светильник повышенной надежности против взрыва типа 83С200 
Светильник типа СХ-60.
СветмЬник „Плскрон "  потолочный-  одноламповый типа 5УН ~ 60. 
Розетка штепсельная двухполюсная нормальная- 
Тоже, герметическая.
Выключатель однополюсный герметический.
Транарарматдр понижающий 220/72в.

Cj —  Кронштейн стальной для подвески светильника. 
i v  —  Линия приводит снизу;линия уходит вверх.

л г ____  МошностЬ лампы 6 ваттах
~W Высота подвеса над попом в м

___________Линия сети освещения 2205.
~м- — ■ В линии три провода

1—  Линия сети освещения 726.
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/Ьраж для 3х- абтопогрузчиков и 
электропогрузчиков б портах MPf*

План и схема сети 
освещения

Тамбов лраекя 1
505 - 73/70 

Ллдбом

Мерка - лист
ЭО—5



39 Датчик темперию щ у кои типе/ ДТКМ иг А
38 Въопка у̂ оа̂ тени̂  Ов^ич/тмрпюбая ШТ 4

37 ВЬбвль марки Д//ЙГ сеч  3*35 + /%/О м 33

36 йабель м арки 8Р6Г сеч 2*35 Ж 60

э а - 53$ Клеммный щ ит ок а/Г. S

з4 4букмашинчь/0  ̂d&veffgjp/» - генерал*#) шг. 3
JowifW*"м***+<МР

33 шт 3

ЗффЭное устройство
л То * е  2206, /56т 5

з / J /ам па н акал ивания  нормальная
ЮТ. 2

30 шг. 1 ,83Г /5(7

ts дбетскрср люалжйыый т ипа У* 270 
аля ламп 2206, /56т шт. 2

28 Троллеедержатель гтхгта ДТ- 2нм { 
С  грснштейчом К~ ЗА-Б т Ъ

27
Аерндрегилир^щее устройство билс/томелуаическае, 
Zfernfai&adx* Диапазон rpceyj?upo6c/Hup атЗсГдоЧо°С ,шт. 1 T/ftO-t

Ж
Ое^е промежуточное электромагнитное 
~ 2206 с 6НО +■ 2ИЗ /гонта/стами шт. /

Рлм-o fa

25

Реле электромагнитное многоконгпе/ктнаеУнифицированное
На ^  2 2 0 6 , с  2ИО * 2ЙЗ с 2/7 конт акт ами  
закры т ого исполнения

шт. 6
/79 -2 / 
2ПР. 309. 
0/3.782

» То ж е , <£ Г М 222

23 Исполнительный механизм т ипа ПР~ /м ШТ 6

22 Труба ст алЬнау элекгпрссбарная фвОмм 
1 с т олщ иной ст енки /б  м м м 435

2 / Сталь угловая 5 0 *5 0 x 5 м 36
20 Сталь полособая 1/0x5 м 60

для зазем- 
хобомК^*

/9 СталЬ угл о ва я  1/0 *1 /0x5 м 12
елр эсоепяе 
кия

/8 /Сабель мар/си д у р г  сечением 2x4+1*2,5м м  7 м fjт

17 То же, сечением 3 *  16+ /х /о м з

16 То Ж е, сечением  3 *4 + /*2 ,5  м м  2 м 308
/5 /Табель м а р к и  ЙНРР, сечением 2*4  м м  2 м 15

#■ Табель м а р ки  И Р р се чением 3 *4+А 25 м м  2 м 4/

/3
Соединение штепсельное с заземляющ им  
контактом состоящее из • а)розет ки 3 *полю 
ной типа/Й ДОС/С,380б 25а, б) вилки ситер- 
сельноО 3 * полюсной Д 70/, 3806

шт г
/г Розет ка ш т епсельная 2- пол/осная  

гермет ическая гэоб. /о а шт /
//К нопка  управления  дбукштиертобая шт. н

Вт у ~— пчгуг-вшт мл-/г - fa*
10 Коробка отбетбителЬная шт 10 маеисмрал*

9 Ящик силовой т ипе/ ЯРП * 20 шт //
5 То Же, т ипа Ом- 7//- 25 нереверсивный с 

теплобым реле н а  го а шт. /
7 То Ж е, с  т епловы м реле на  72,5 а шт 4 "

6 То Ж е, т ипа ПМЕ-222 с тепловым реле на5ь шт. г
S То же, с  тепловымреле на  3,2а шт е
4 То ж е, с тепловым реле на ( 75 а шт /

5
Пускатель магнитный типа ПМ8* 022 неревер
сивный С напряжением бтяеибакхцеи кгутъ/ш 
ни 310 6 С теплобым реле на  /25 а

шт /

2
Те +е, i Выключателя т ипа#Э№ на /доа, 
$  Выключателя типа яд)24 на 20а, 
один Выключатепь Й3/44/7 на ободе 

рбез расцепит е л я )
шт. /

/
ТЬстрпдслигперьный пункт  типа ПР9332- 
~.%i8 Hq рю ю /ne jtw  ид ни* 2АЫклк>чал>е,пп 
Ж  фипа *3)7* 7бь * ^ ^ o ip a lr y fk J  4 Ш& ь быг *т*нп?гля т а/и  ЛМ2& на tea. рА/н $Ы*1 ЛИтьа, s w u iw a Z to & m tm m  t---

шт
7

/

Плодов электрооЪорудоЬание.

55

27 Труда стальная газовая Ф зр * 65

26
Труда ст альная электросЬсюная Ф 25 м м  с 
толщиной стенки /5 м  / т 30

25
Пробод с медной жилой с /юлихлорбинилобой 
изоляцией марки Л5 сеч. 25 ю м 2 т /95

zb Провод м арки ПРГ сеч /0 м м 2 а юо
нлр заряд- 
гис&тилЬ'Н1ЖП

23 ТоЖ е, сечением 3 * 4  м м 2 ц 285

22 Кабель м а р ки  ЙНРГ сеч 2 x 4  м м 2 м 950

2 / К оробка отбетби телбная плс/стмассобая ц ИЗ

20
Л ам па нокали&ания для местного освещ е
н и я  т ипа м о -//- /г  6, 4об/п И 3

/3 То А е , 2 7 0 5 , 2006т » /8

/8
Л а м п а  н а ка л и в а н и я  н о р м а л ьн а я  

22о6. 605/т? » 17

/7 Лампа л/оминеецент ная л б 4 о ; 22о б ; 4обт * 6Ц

/6 Опор тер для л/аминеоцентнь/х л ам п  т ип а  
Ск- 220 для  напряж ения 2206 * 6U

/5 Кронштейн стальной для подбсски 
' светильника г 9

/4 Вь/кл/очат апь однополюсный герметический 9 33

/3 То Же, герметическая 8

/2 Розетка штепсельная обух пол/осная  
норм альная  2506. 6а ; 2

// Лам па р у ч н а я  переносная г  пат роном  
Ц -27 с сеткой и  прободомШРПл.дл Юнсби/жои „ 3

10 Светильник подвесной т ип а  СХ бО , 4

9 Светильник повышенной надежност и против 
Взрыва типа вэг-2оо Л /3

8 Светильник „Промыш ленный уплотненный 
т и п а  п у н  но » 3

7 Сбстилбник Унивсрсаль'' с затенителем  
т ипа УЗ-2Ы? ^ * 5

6 Пласрон т и п а  S  У Ч  ЛО » S

£ То ж е , т и п а  П & л  / * 1S

4 СбетилЬ/-/ик лю м инесиснт нЬ/й  
т ипа /о а # -г  *ч о » 17

J ЯбтоматическиО б/илп/очатель т ипа Й З/6/ с 
телпобым расцепителем н а 5 0 а и 1 ш у /столоны

2

/

/рансформагпор прнижа/сшри однофазный 
типа ОСф/ од мо/цместьгг ыю(Ь. напряжение 220/06 » /
Осветительный проиЬгшлеяныО щиток н а /7 
односразнь/х групп т ипа ош в -/2 ц/т /

ЛW 
ftp) Н аим енование

£д
г/ум

Шп
бо Примечай

I  Зпект роосбещ ение

W ---------------- Гс¥сР
Слаамое Хпр&$лснис 

капитального 
Строительство

Й В Г И П О Р Е М Ш М Н С

Спецификация
Гараж дл*Эа£топог(ф*а*оё и ** 
jperrnponarptjivvbao в порта г нРф

Типовой OpQtrr

Спецификация для япеЛтро 
ОсбёаЦения и силобосо 
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Л-М
м ч

\ ± г . <г 
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УЫ\

I
; гб/

У
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Б сА
JLLL

МетдлЬ псэ.НФ  
Ш & .

/ Сборку гуюизбодить алеГтро/ами э -^2  
по ГОСТ Мбб-бО.

2. Все отберстия Вля ббода и бЫбода 
прободки с&ерлитЬ по месту.

3. При отсутстбии защиты от атмоард/кгык 
оссгдкоб прибаритЬ козырек из листобои 
стали S-T

С п ец и ф и кац и я
HHS
ЛОЗ

л'?</ерт 
или гост Паименобоние кол Na/mpoam

Вес 6 кг
Приюс-кн,1шт Обил

/ Стенка задняял?о*2 Ю 6=3 1
столь 
Ст. 2 1,05 1.05

2 Стейк* бокУЗаяШ* /$  6 -2 2 0.36 0.76
3

Стенка дер*HR Я и нижняя 
316% кв 6:2 г * QJB 1М

крышка 320 х 2/о 5* г / • 005 ops
5 Уго/юк опорный из листа 2 0/6 0,32 Размер

6 болт анкерный М12х 120 h
Сталь 

Ст. 3 ОН ом
7 № с- тег Таи ha М -/2 4 ; 0/25 0,1

КОНЦЬ1 />?с: 
trxwumh8 Ссб запорной планки 6 /Г is 1 ООО{ 0,001

9 кЫск из полосы /0*2,6- 20 1 Стало
Cm2 орт 0,003

20
7™------  --- — —-----Т-----------
Запооная планка изполю* 2 1 S 0007 про 7 Ъ & Я Г

11 Скода петли из полосы fax г 2 К оро4 В. 006 (МнМ 02
/2 Скоба петли из полосы <7хг 7 V 0,007 0М

раэЯё̂ мггкю 
длина К?

/3 1 * 7
Г  таль 

Ст 3 qoos 0,005
КЪмры(м/екяслить

4 Щиток гетинаксобый /
г
1

Гетинакс 
СлалЪ сл,3

оро oplf

15 Полоса 3 5x 5 ; СЛУо 0 /3 0.38
15

■ "ГОСТ" 
7738^61 Б ол т  М  10x1/0 СтилбОлЗ 0035 о.ы

17 ж * Ш айба Ю 8 Рост On 0 орау0.032
18 {ifs -бг Тайка /ИЮ 6 Сталь Cm3зри 0.066
19 Болт /И /О  к 70 г Медь op s 0 /2 Грт 7790-57

20 — Ш ею 6  а  /О 0 Медь o.ooh 6045
Розге/* по 
П0СТ69У/М

21 гост , 
зозгче Барашек М Ю -1 2

Сталь
Ст.З 0037 0,О7Ь

НРф Асрср
Главное Управление капитально ъа+ Строительства

лнгипюр£чтмн<
-л ш ш з р —

6 т З-сЛтапагрузчиков и h i 
'груэчикод в портах МРФ

ТщоЗюи nncckm 
505-23/70

Клеммный щиток- Фя 
Зарядки аккумулятсроб

Альбом
J L -Март-мкт

3 0 — 7







Типовой проект 505-13/70

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

