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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ B 0 4 -1 -S 7 .es

К О М П Р Е С С О Р Н А Я  С Т А Н Ц И Я
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ

4 К -  Ю  А
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 0  М3/МИН ВОЗДУХА 

С ВАРИ АН ТАМ И  Д Л Я  БЛОКИРОВАНИЯ
АЛЬБОМ  г

С О С Т А В  П Р О Е К Т А - .

АЛЬБОМ f ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

АЛЬБОМ 2 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.

АЛЬБОМ 3 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП.

АЛЬБОМ 4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

АЛЬБОМ 5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 6 СЛЩИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

АЛЬБОМ 7 СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В 
ЛАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

МАГЕРИА-

АЛЬБОМ 8 СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В 
ААХ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

МАТЕРИА-

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: I. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9 0 4 -  1 -  49 АЛЬБОМ I .  „ШУМОГЛУШИТЕЛИ КОМПРЕССОРНЫХ станции/'’
/ распространяет киевский  ФИЛИАЛ ЦИТЛ/

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

ГИПРОСТРОИДОРМАШ: АЛЬБОМЫ и г Л 6 , 7

РОСТОВСКИЙ ЛРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4, 5 , 6 ,  В

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *

ЪД.ПОТЮННИКОВ УТВЕРЖДЕН ЫИНСТРОИДОРМАШЕМ 

С.М. ЛЕОНОВ РЕШЕНИЕ К - / 6 / 8 Ч  ОТ 2 7 .0 9 .  1984р

ВВЕДЕН В ДЕИСТ ИГЕ ГИПЯЭСТРОВДОРМАШЕМ 

С 8 .0 . //. 8 4  (984г ПРИКАЗ М® 1 5 6 -Л  О Т 0 5 . И .8 4 Г

Н ф  Ь Ш Т /7  £ /# £ ./ /? 3 P /& / S
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П/п ПаименаВаное

Стан
ция Стр.

Силовое эпектроодорядоВанаг

~ 1 Г
1
г

ГПиПЧ/ЛбНЬ/и лиспу
Содержание альбома.

3 Общие даннь/е ЧХ-Ш3.9
ц ГО адлица технических данн^/т

ЭлектроприёмнилоВ ЧК-Ш

чк-Ш

5

S С осе т а  электрическая подключения

компрессорного агрегата 5

6 комплектная трансформ аторная чК-т
подстанаия Ш ТП П , РНТП/7

Принципиальная однолинейная
схема S

7 Шкасры распределитель нь/е /ичР, Ри/Р чх-Ш

Расчетная схема 7

В /КТГ7Н, £#Т/7Н. У с та м /к а w -m 8

9 /ХТ/7Н, О К ТП Н  Прокладка кабелей 8

/0 Прокладка кабелей на отм. 0.000 чх-Ш

План. Вариант 1 9

11 Прокладка кабелед на отм. 0.000 ЧХ-Ш

План. В а р и а н т <£ /д

/с? Прокладка кабелей но оп?м. -3.000 ЧХ-Ш

План. Разрезы / /

13 Заземление ЧХ-Ш /О
/9 Кабельный Журнал ЧХ-/ОЯU/4J5

15 Вы тяжная установка В 2

Электрические схемы ЧК-Ю8 16

J 6 Ведомость по тр е б но сти  £  кабелях
и проходах, с использованием
меди ЧХ-Ш 17

<н
п/п Исшменодание

СМОЛ-ЦОЯ Стр

ЭлектроосВечцение
П Общие данные ЧК-/ОР 18
18 РаЗочее электроосвещение. П лан но „т», ррм

-3.000 чх-Ш /9
19 Лбарийное и ремонтное электроосВе-

ицение. План на отм О ООО чх-т £0
£0 Раърезы ЯХ-/СР а /

Питательная сеть 3803. Принципиаль-
пая однолинейная схем а чх-т <2а

Связь и сигнализация
££ Общие данные чх-тЩ̂ чаз
£3 План расположения сети чх-т £6
а 9 Сосемы расположения сетей ЧХ-/ОР£7

Л
n/n Наименование

0 N &  s '-8 9 / 9 / 2

_ _  Г Г 7 9 0 Ч - /  -5 7 . 8 ? - ЭЛ7
Компрессорная ста н ц и й  ЧА?-/ал с Дориан- 
т а т и  для блоки подан t/я

Содержание
альбома

V JOA Л&С/П /?£/&770#

гипростроидормаш
С РостоС'ЮтСму



Ведомост ь осн обнь/х  комплектов
/ " а д п и ц а  В

П родол  Ф ени е  т абп.З ПродалФение табл. 3
!

«и

I

I
12
*0
I

ч

*
$

I

1

Обозначение Паим еноАание примечание

ГХ технология производства.
эт Сило8ое электрооборудование
эо Электрическое освещение
сс Сбязь и сигнализаций
а ААтоматиэация u AfL/Л
А Р Архитектурные решения
РЖ Нонстру/сции железобетонные
х м Конструкции металлические
Од Отопление и Вентиляция
з н Внутренние/ додопродод и 

канализация

П7аЗх/цсг £
Ведомость чертефеи ослоАнопо ком плекта ПЛ7

Лист Наименование Оримеч

/ Общие данно/е (Начало)
а Обилие даннь/е /Окончание)
3
<в

та б ли ц а  технических данны х 
электроприёмника В
Схема электрическая подключения
компрессорного аеоегата

3 Комплектная трансф орм аторная
подстанция /НГПН2К777Н Лринципиаль-
мая однолинейная схема.

6 Шкасры распределительные /ШР, PUSP.
Расчетная схема

7 ВКТПН. Р К ТП Н  Уста н о в к а
6 В K7f7Bi, 9 П Т/7В/. Прокладка кабелей
9 Прокладка кабелей на о тм  О. О Ш  Пл о н Варош. 1

10 Прокладка кабелей на отм . О.ООВ? П ла н
В а р и ан т 3

11 Прокладка кабелей на о тм .-3.000. П ла н
Разрезы

Л и с т Наименование Прим &Ч.

/г Заземление
/3 (Вобельный ф у риал /Начало.)

/Ч Кабельный Ф ур  н а л  /Продолжение)

/В кабельный Ф У  риал /Окончание)
16 Вы тяФ ная установка 3 3 .

Электрические схемы

/7?аблица В
Ведом ость ссылочных и прилагаемь/х 
___________ докум ентов

Обозначение /Всштеноёание Лрамзч.

Ссылочнь/е документе*

UJuqpp А  В 79 Прокладка кабелей б  каналах
Материале/ для проектаоо-
£ания

ВЛипобод проект Прокладка кабелей на
4.407-£63 /794/7 сАарнь/х лотках
ГПипоёои- проект Установка аппаратуры и лод/Вод
Серия У. Q07-008А/ЗВ питания к крь/и/ным Аентилягорам
ВЛипо Sou проект Заземление и зануление

6.407-/7 электрод станобок

Чертежи разработаны 8  соответствии с дейстВующи/т. 
нор roam и и праВилами и соблюдением меролроятс/ц 
обеспечивающих пожаробезопасность о Взрыдобезопас
ность про эксплуатации здании/сооружений)
_  ̂ ^ ЛррнлВ

гласный инЖенер проекта ^ / /Фамилия, подпись, у а т т ГлаВны й инж енер п р о е к та , npc/Sff3aBa/tya типовой проект

ПроВязан

Обозначение П аим енобаное Лримеч

Прилагаемые докум енть/

Стр. 17 Ведомость по требности  А

кабелях и проВодах с исполь -

зобанием меди

А льбо м  6 Специсри/сация оборудования

Альбом  7 Ведомость по тр е б но сти  А
м атери алах

ВПаблица У
В едом ость специф икации

Лист Наименование ВТримеч.
11 Спецификация к прокладке кабелей
7 Спецификация к В X T ПН, О/СТПН

7S Спецификации к заземлена/о

3
Ш В .л*89/9/£

Г П 9 0 4 -f  -  57. S 3  ■ ЭМ
Компрессорная станция ук- 1а)/ с Вариан
тами для длокироВания

иёчцие данные 
/Напало)

СгаЛоя Л и ст ВостоВ

гипрвстрийдармАш
пРосmoS-на -J ом



Основные (//сазания

Количество котпрессорньлс агрегатов ВДВ-/О/У Ш/Т> _ у
Напряжение, кВ а-38
Электродвигатель компрессора, J7&S- /0/-8УЗ
агинхронный, 760 об/мин
Установленная мощность электродвигателя, кВ т 7S
cos У* электродвигателя ass
Потребляемая мощность 
электродвигателя, кВ т 68.
Установленная мощность 
токоприёмников 038кВ, к В т ЗУ/
Потребляемая мощность 
электроприёмников, к В т 080

Проект электротехнической части разработан
дня отдельно cm од щей компрессорной ста н ц и и  

4 8 -ЮД с В ариа нта м и О ля блокирования, имею
щей четы ре котпрессора В П П - /О/ду хлV .

П и тан и е п о тр е б и те ле й  380/8РОВ осущ ест
вля е тся  о т  к о м п ле к тн ь /х  о дн отра н сф орта - 
торныос п о дста н ц и й  1 И Т  ПН, 8/С ТЛН  наруж ной  
уста н о вки  м ощ ностью  ЧООкЗ/? через шкар>ы 
распределительные / U/P, 8 Ш Р  серии П Р -// и  

блоки управления эле ктр о дви га те лям и  ком - 
прессора 6 У-5/ПО- 33 Р73, п о с та  вляемь/ми комплект

но с двигателям и а запитанны м и непосред

ственно о т  /8ТПН, 8КТПН. На гоОс ияэс им ею т
ся резервные фидера для других- потребителей  
предприятия.

Электроснабжение /ИТПН,8/ст/7/х осуществля
ется о т  олифаишего источника но напряжении 
Ю/б)кВ двум я кабельными линиями.

Подстанции ИТПН-УО0 серийные и поставля
ю тся по наряду СРЭ без предварительного согла
сования.

П р и  привязке:

f. О предел яется сечение питсиошисс кабелей
по данным г  к.з.

е. Про вер я г  т с  я оборудование и кабели но.
устойчивость воздействию  Т.к.з.

3. Dпределяется необходимость компенсации 

реактивной м ощ ности на ста н ц и и  и ее 
у ч е ту  в  системе электроснабжения пред
приятия.

Д ля вариантов блокирования приним ается  

все принципиальные реш ения основного 

варианта типового проекта.

Т П 9 0 Ч -/  -  S7. e s  g/t7

SP
При&яэан ru n

Н(Ь/.огЭ.
Леонов
Да£е>/&о6

town рессорная cma^/pc/f? 
с бароантанги ds7& ч к -/а л

oaSaHUf?

1 Гл спец Наа/епьско
P  £H.JCOHTPЗолотаре/I

---------- 1-------- р*г.~. ГА J,CMru/r С/Вицие Оаннь/е  
/О кончание)

ГИПРОСТРПИДОРИАШ
/* А л ячл ^-л /»  -  /7пЛм.C/n.CMt краКцоза ~W7r1 'О Г  1 1теосн ГПОг>п~> КП
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Нотер
по

пла н у

//а и т ен ова н и е  

элек т ро приём ника

Г7?ил
или

м арк а

ГПех <ъ Г

Источник

пит ания
§ 5

!Н
I4»
||

Ш ок

i ll£  С»чс>| | | ч |И
т Д ви га т ел ь  к ом прессора л ш о г т 7S зво /9 5 /0 /5 750 /5777Н

& т ГГ?о qpe Ш Ю /-8УЗ 75 380 /9 5 /0 /5 750 /57777/

з м •t л ва /от з 75 380 /4 5 /0 /5 750 25777//

У М /✓ Ш /0Г8УЗ 75 ЗВО /4 5 /0 /5 750 257/75
6 Д ви га т ел ь  н а соса  горя чей

В оды  /p a S o u u u J чл/oosa 4.0 380 8 5 6 2880 /Ш Р

7 ДВигатель насоса, горя чей

Воды  / резервны й) ч я /о о л г 4 0 380 8 56 2880 2Ш Р
е Д вигат ель насоса  охлаж дён -

ной В оды  /р а В оч и и ) чл/оолг 4 0 380 8 5 6 2880 2 си р

4 Д вигат ель насоса охлаж ден

ной воды  /р езервн ы й ] чя/oosa 40 380 8 5 6 2880 /сир

/ о Д ренаж ны й н а сос ГНОМ-Ю-10 /Л 380 3000 /сир

И Д ви га т ель вы т я Ф н ой

уст ановки 8 /  / кровля) ЧЛ806Ч / 5 380 3.6 /8 /4 /0 /го р

/2 /77 о  Ф е ЧЯ80ВЧ /.5 380 3,6 /8 /4/0 2  ш р

/3 Д ви га т ель вы т яф най

уст ановки 3 2 ЧД7/ЯЧ 0.55 380 /7 7.65 /Ч/О 2  CUP

/ч Д ви га т ел ь  В ы т я ж н о й

уст а н о в к и  8  3 ЧЛ7/ЯЧ 0.55 380 /.7 7.65 /4 /0 /с и р
/5, /б / Уасос д л я  о ч и ст к и

т р а с с  /р а В о ч и й  и 4Я 7/В 9 Q 7 S 380 е . г 9 .9 /370 /ш р
р е з е р в н ы й ?

Лритеч.

Приёязаи

Г

Uнём*

run Леонов
гхгчлти-
Глслеа

АООЫЧОО
Нашвкьси/й

Н-КОНТРА/г л п Зологарё/о.
W/27-Гук. Гу»

Стмнф. Кра&цвёа I F ?тем. Горстка

U m S . 8 9 /9 /2

Г П 9 0 Ч -/  -  j - j r  g j Э М

П -Ю Я с Ъ р а Ж

('гадлива технических:'
ОиННЫХ 3/7££/r)JOOf>Pi/£/*7 - ГИПРШЛР0ЙД0РГШ1 

г Р о с т о £ - н а  - Д о л и

Кальку сверив /лостка Копиро£-П т „  />------_  ------ “Pot VjWep&Mfn Фор/ггдугу J>
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блок  уп р а вл ен и я  3  9 5 /2 0  ~33л?з 

а с и н х р о н н ы м  

элек т родвиеат елел*

/ .  Сосет а  элект рическая подключения вы полнена, д л я  

кот прессор но го  а гр е га т а . 7 Д л я  ост альны х: -аналогично. 

( Смот рет ь каВельны и Ж урнал Э //7-/3)

<?, Схема Выполнена на основании иертефа завода- 
иъготовитвля S/72-/0/9 СбОэ5

ПриВязан

инё.м?

Г О Л

. Нтогд. 
+ Гр  опт.

Н . к о  и гр .РУК-Гр.
Cm. инк
/7>Вхн.

Леолоё
Дабыдод
Чош&г/кхо1
Золотаре/а.
Чалль/
Граёцо&г
Горстка

Г Л 9 0 </ - /  -  Л  е^ ~ Э Л 7

Кот пресаорнаа ст а н ц и я  и х -/а /?сА а р о а /*т а - 
т и  д л я  б л о х и р о Ё с и ' и я

СтаЗе/я /Гост ЛостоГ

Схем а электрическая 

подключения_ _ _ _ _ _ _ _ _

л

ГНПРОСТРОИДПРПАШ
г. Ростов -#а~Дону

Кальку сверил Горстка ^олировш) ^Срсхово ___ _  ^^Ьлл’а/л
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Cxema

МаркироВка 
каоеля

Сеченое кабеля

380-3208 @  © Ш

^ &d§{заг#\/̂ ai\/oJ\ mJ%
c r v .T .7  У  
n.2. S

C H .T .T ^

n .2  ^

/OOP \\ /СОЯ 
\

л 9 линии / & 3 ч S О 7 8
Наит еноба.- 

ние л и н и и
Ш ы О ,кого напря
жений

Транарор-
mamop

ТМФ-ЧО0//О

блок0 
управле
ния 
/6У

6лок„
упрамел
ноя
26У

Шкау> 
/ШР

Расчен>не>шп 
ток линии. Я W №
Н - ш к а ср а
т ип шкаооа 6ВН-2 КбН-78* чертрка̂  эт- 
нептнои схёлгы ____1

w ( $ о л - а г з к В

2 0  C“

{\ f?

7 5 /?

т ш - г о

380-2203 (#) & Ш

9№0CB 
Л  7 5 0 Д

„  'D M
с л г .т .л ' ^

»-e |
<<5

2 5 w /$ i2S O A ^> /в а ? $ >

СПТ.Тъ^ ' V ч V Ч >
п. 2  а

1 £ £ i 1

t a w

/ г 3 ч 3 6 7 8
Шкаа?
бВодо

Высокого
напряжен.

транарор-
палоор
ТМФ-чофо

блок
управления
ззу

блок
управ
ления
УЗУ

Шкаур
2ШР

/чЗ /45

в м -г КЗ//-/

/■ 77aпрмусение 6*6 или /Окд реш ается про лриВрзке 
проекта.

2. Н а л и н и я х  /.£  блоков б П В -Ч  уста н о в и ть  перемычки 
с т е т ,  ч то б ы  исклю чать р а б о ту  предохранителе//. 

ГруппоВая з а щ и т а  в ы по лн яе тся  а В то  т а  т о т  ВВода 
НН на К Т  П Н , П ри  р а с с то я н и и  до 30т  з а щ и т а  
к а ж д о й  ли н и и  о с у щ е с тв ля е тс я  В  и/кафу комплект
ной по ста В к и  В с о о тВ е тс тВ и и  и § И -/ -/3 -/7 У Э - 75 .
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/ Нагрузке/^ уста новка  и  п и та н и е  щ и т а  а р а ди р н и  у то ч н я е тс я  

и учиты вает eg п р и  привязке п р о е к та .

£. С м о т р е т ь  совм естно с  л и с т о м  Э /И -/6

I

U # £  8 9 / f f / £

Г / 7  9 0 4 - /  - J F 7 .  g j r  -  Э />7

К ом прессорная cm a^t^e/я  У М - /и м  с

ПроВяЗОН
г т ЛеоноВ
Нач.отд,
//1 /У)/?//

ДаВыдоВ
Нлшряа ГГ/*/ Р о с т ОостоВ

" Т М контр.
' fCjU**CS*OlЛлЯк
Зо/мареВа а 6

Рук.гр. Ш они я ш : ш айры ^№ /Ф де/?итеябн& /е  

Р а с ч е тн а я  с х е м а
-  ' On. анр. ЛРаВцоВа ж е ГИПРОСТРПИДОРМАШ 

г-Ро сто В -н а  -Л о н у------------------- техник Горстка ш .

+>г7лаг*/ сёерст Горсткп Ног>уро£ау? fK>epexо£а Ф о р м а т  * # £
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9аз ОЪоэнанение или 
тш изделия Наименование Чал Рримгч.

/ ТМф.Ч00/б1ю)£8 ГПронссрортатоР г лебоеиспили.
<£ 86//-/ и/каср бйода нозсоео иапряфеиир г «

3 В В Я -/
Шкод> ifSo&Q. Ьб/соАгози 

налррчсенир 2 -

лроПяэан

Щ
ГОП ЛеоноВ

нач.отд ЦаЗы&оЗ
Ьашелнш

Н. контр. Зоретарек.
Рук.гр. Чапны
Ста иск KpqSuo&l

Ш £*'в4Р & /г
Т П 9 0 Ч -/ ЗР7

ТШ щ гк ш Г
Установка

Ласт

ГиЛРОСТРОНДОРИДШ
&2L \La

l>j
Cr

wM
 по

дп
ис

ь и
 д

ат
 W

sm
.wU

SjŜ

<1

4

Ъ

Ь
к

I

I
1

/. ГПруЬь/ залож ены В  ст роит ельной ч а с ти  

8. См от рет ь соёмест но с лист ами 9 /w -g  

Э М -Н

U nS / jsB9/9/s  В

Т / 7 9 0 У - /  -  5 7 .  8 5 -  -  Э Р 7

К о т р е с с о р н с ш  с т а н ц и я  Ч 8 - / & Д с  З а -  
п и а н т а т и  д я п  З л п с и п п З /2 л / / лr u n Л е о н о б p s

П р и З я з а »
L

t/M .07& . 4 а В ы Ы Л а т л а с а ? Н а с т а л
О Ш Ш ь. Р ш иельсаЛ

р 8Н .конт р. Золат рйВ а
P vк .г р . Ч ап н ы W & . / к т п н а к г н н

П р л г п л Я к я  к л З е л г с /

/
Ст .ииас К оа З аоД а 1 и11нишниедщт1АШ 

г. Р о ст о Р -и а -я В о н Ли н В .н е т е х н и к Г о р с т к а W L
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J ? -J 7

I

/  Одсцие пояснения с м о тр е тз  на  л и с т е  Э Л 7 -Р  
2. Вооки упраВленир злектрорВига т е л я т и  компрес- 

сороВ п о с та В лр ю тс р  ком плектно с компрессорами

и уст она£ли$аю т ся при привязке проект а н е  
д а л ее  30м от  ком прессорной станции.

3. Количест во сдорныэс каЬельныос. конструкций^ 
длины  к а й  б лей, нап равлени е лиглающ исс каВелей  
оп ределяю т ся при привязке проект а.

4. К&Вельнь/й Рурнал S/V-13 - J5

U H $ . # * 8 9 f 9 / 2

ТГ7 9 0 Ч-/ - S 7. S 5 - Э М

к ом пр ессорн а я  с м а н и  u p  ЧК~/Ш?
Г и л ЛеоноВ

приЗязал
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

Нач.отд. ЖпЗнеоЗ и р ЛЛСЛ7 /?£/&»*£

Со спщ.

I

В а р и а н т  £ Р 3 0Г Н. контр. Зол07аре&. i m
Рук. ГР- Уаплы Прокладка к а д ел ей  

н а  ом м . Р.О РР. П л а н
г и п р о с т р о й д о р м а ш

г. /ЪсюоЗ'на Л о н о
Спу.инХ.. КраёцоЗа. W E

шз.*? гоехн. 1'орстш
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fib
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N
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П л а н  н а  o/77fit. -3 .0 0 0
Л7 / : 50

-П----- 1*-

/7 /7 0 Н  с м о п г?

сном /0_

/300  |  700  |  /ООО

300 0 /7 5 0

(д

В -3  л и с т  Э М -9

И И-!

V

л -г

\ Ь о г
Н2ШР-/

/ifU/P-/
—--- 7---7---7--- 7---

^ ^ _Z.
980

J J  -J?  л и с т  ЭЛ7-9
ИЭ6У-1

НЧ6У-1

нгшр-i

т

980
И*ШР.Г\

и /S i/-/ 
К25!/-/

5 - 5  л и с т  Э М - 9

5 - Е  л и с т  Э М -9

н г-Щ  /9

Y~,
У Н 2 -1 6  \  }

//
к//

S
S ~ ~ ±

//
/

//
» 7

//
/

S 7 7 "V 7с— ^ ^ — Г  /  ,___ / А

ооо

5 ' 5  лист  ЭМ~//

Привязан

UhS hS

С п е ц и ф и к а ц и я  к прокладке каЗелед

Поз
Обозначение и л и  
т и п  изделий Н аим енова ние ton. Промеч.

/ Ч. 4 0 7 .9 0 5 0 4 7  и с п  -9
к  а  грузе илр  за щ и т ы  

каоелед 9

а Ч. 407. £ 0 8
ПодВод питания к крь/и/нб/м 
В ентиляторам 9

3 S. 407,33В / Л  79 исп. 8
уст ан овк а , о д и н о ч н о го  м аг

нитного пускателя 06-/92 a
ч 4.407-8/9. л и с т 9  исп. 4 устаноо/са ком плектов маг

нитных пускателей п т б -222 a
5 5. 407. 33 B f л /9  исп.З

уст ановка оди н оч н ого  м О г - 
н и т н о го  пуск ат еля  /7 М & 9 2 / /

6 к т / Полка /ю Зелднар /9С

7 < //5/ С то и к а  к а б е льн а я 5 5

8 н л а о -  п а Л о т о к , прям ой /д

9 HJ? У  45 Л о т о к  у гло в о й a

/0 /0780- П О Перегородка, огнестойкая 5

// Н Л - /7Р
Проорит pj7p креплено#

л о т к о в /о

fa н л -  п в
Подвеска д ля  пос/беи/о- 
бания л о т к о в /о

А3 К /20 С то и к а  универсальная /о

f4 К  /2 / С т о и к а / д

/5 к  /а з Ш п и льк а аг?

/6 К 340 П одвеска  з а к ла д н а я /о

/ 7 К //50 С тои ка  навелдная 5

/8 /С 347 Ш веллер / 5

/9 К 3 4 / Подвеска за кла дн ая 32

С м о т р е ть  с о В т е с т н о  с л и с т а т и  э м -6 ,9

1 / н в н * ' 8 9 & / г

т п  9 о ч - /  - f r . s e -  Эл?

Компрессорная с та н ц и я  4М- /О Л  с 
В а р и а н та м и  д л я  длокорованоя

//

ШШ?1¥ШШЛШ2Ш33521

//ашетса/< 
Н. кон/р- ЗшотареНа 
Рук.гр. Чапнь/ 
/Пехник Го р с тк а

прокладка кабелей на, 
отщ. -3.000. П ла н  разрезь/

151
ГНПРаСТРОНДОРПАШ

г Ростов -fta -До/*!/
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Поз
О д означение и л и  т ип  

изделия
Н а и м ен ова н и е fan Орс/мгч

{
”  4*40 ГОСТ *03-76
П олоса Cm3 ПС ГОСТд35-79

Тгзч
Wfl7

нарчф/ыикон/ъурза-
геги/ения

г
Ч *40 ГОСЛ) /03 -76 

Полоса Cm3 ПС ГОСТ335-79
/50* Г
/го » нивввяьр

юзеплен-

3
4*36 ГОСТ/03-76

Полоса cm3 ПСГ0С7635-79
78а
/ООп

отбетбкнкшшри»,ЖМкшнт
V

S

e = S d o o
3/6 ГОСТ 2590-7/ 

Круг Cm3 ГОСТ 635-79
ЧН<г
8шт

(ЩЭЛ&Ч'роЗобза-
зеллвмия

.. BS гост2590-7/ 
*РУГ Cm 3 ГОСТ ̂ /35'79

~гш
80т

эанзлениёодиночныхш/юнстр.
Рид кие
2&S2&металла-6 ф /6

Канат стальной 
ГОСТ £688-80

33кг
iparr хонет/ук-

ЦОЙПЧ

/. Все электрооборудование нормально не находящееся 

под напряжением подлеж ат занулению Занулению подле
ж ат та к  Же корпуса компрессоров пусковой аппарату

ре/, шкасроё вентиляторов, эле стрю двигателед 
2. В качестве м аги стра ли  зануления использовать  

подкрановый п у ть , олорнь/е м еталлические кон ст

рукции шкасров, обеспечив надефную электрическую  

цепь по Seed длине.

а М а ги стр а ли  заземления, выполняемые полосовой

П л а н  н а  ол7/)7. -3 . 0 0 О  
М  / '/ О д

6 С опротивление р а с те к а н и ю  то к а , н а р уж но го к о н т у 
р а . за зе м ле н и я д о лж н о  у д о в л е т в о р я т ь  у с л о в и ю  

Ч о т < >  6  <$Г

ввиду наличия шкафов высокого напряжения вТ/7  
7. Прокладка, крепление и защ ита, проводников зану

ления, а т а к  же осуществление всех переходов  
и соединении с есте стве нн ы м и  проводникати  
заземления вь/полнить по ти п о в о м у  альбому

сталью  У* УОмм, пролож ить по стенам  на вы соте 
£ 0 0 мм о т  уровня пора.

у. О тветвления к электрическим машинам, а ппа ра там , 

шко срам/ с е тч а ты м  ограждениям вы полнить полосовой 
сталью  У*25т т

S. В нутренний контур присоединить к наружному контуру 

заземляю щ его устройства. Величину сопротивления  
£ .4 0 7 -/ /  „Заземление и за н уле н и е  электроустановок, р а сте к а н и ю  т о к а , а  т а к  фе расположение контура

$. Заземление вы полнить /в с о о тв е тс тв и и  с Прави
ла м и у с т р о й с т в  электроустановок Л У Э -7 6  и  

„ инструкцией по выполнению се те й  зазем лена#  
в электроустановках “ I  СИ /02- 76)

заземления определить при привязке проекта в  с о о тв е т
ствии с конкретными данными- удельным со п р о ти в 
лением гр у н та  и током  одноуоазноео замыкания на

/ в
з е м л ю .

п р о К ^ з а н

ш й - М  ~

I” - “
Т Г 7 9 0 Ч -/  -  3 *  6 ?  -  э / п

Кот прессорная с та н ц и я  чр- /&0 с  вариан
т а м и  д л я  блокированияГи л Леонов

бач.сггд. ДавидовсЬ й в/ Т87Я?Ж ¥777771 */ЛЛ„?,ъш \
О?.соей,- Нашельслии

'  И  1Нконоур. Золотарева -Ж / -
Рй/С.гр. Уапнь/ . Зазем ление

Г И Л Р П О Т Р О К а П Р П А Ш
-с PacmoS-#а -Дояу

Опм/ф.
мелки*

Крабиова
горс/пка. Щ -
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Марки-
роёка
ка&еля

т р а с с а Н а д е л и

Н а ч а л о Н о л е й

П о проект у П р о л о ге *

Марка
к/олич. каделеи, 
число а сече- 
гше арил, 
нап/>я#енс/е

Дли
на,
м

Марка,
Нолоч- кодскео, 
число и сече -  
ние тки л,

Дли
на,
А1

3 1 ист очник /Р Т /7 Н . т р а н с -

п и т а н и я  1 ф о р м а т о р  / Г 7 П У с у
в ё и с т о ч н и к с/к  /Н Н  т р а н с  -

п и т а н и я  9 с р о р м а т о р  9 С У С У / С

H i6 У - 1 1РТН Н  Л и н и я  / блок упраВления /

элект родвигат елем

1
■--

м ш а ifa /e o j-/0 o o /о
н ё з у -1 /К Т ггн  Л и н и я  2 бл ок  упраВления

элект родВигат елсм

2
'— —
ЛРШ В 1/ЗЧРО ) -  /л о о

Н /Ш Р-/ / к т п н . Л и н и я  5 Ш каер р а сп р ед ел и -

т ельны й / ю р p e a r '/3135+ H/SJ-SSO 3 0 ^

Н35У- / актом Л и н и я  / блок  упраВ ления  3

Э лек т родВ иеат епем
— -

3 М О /В / 6 -  / Д л  1 / / 7 / 7 / 7 — - - - - - -

НЧБУ- f Э Р /П Н . Л и н и я  £ 5лок  уп р а вл ен и я  и
л * д  /сВСу- Г с/с/с/ 1S

элскт родВига/яелем

0ЯШ В4
(/З * 100) -  /00О /5

H cU U P-i 61НТПН. Л и н и я -Н Ш каер р а сп р ед е л и  -

т е л ь н ь /и  & U /P Я В 8 Г д з *354+/6 )-660 30

H i- /л блок упраВ ления Д В и га т ел ь

элект родВигот елем  / к ом прессора  7 т е г
7 /3 *5 0 )-б б 0 a s

H i- /5 / / " Я 8В Г
1 /з * 5 О }-6 6 0

н г -м блок  упр авл ен ия Д В и га т ел ь

элект родВиеот еяем 2 к ом пр ессора  9 ЯЗВГ 1/3+50) -6 6 0 3 0
Н О -/Б 9 Я В В Г У/3 *5 О )~ 6 0 0 д о
н з - /Я блок  у п р о В п ен и я Д В и га т е л ь

- ---

электродвигателем 3 компрессора з p e e r
—  —-________ I
М д * 5 0 )-3 6 0 / о

и з - / е // //
Я В В Г 1 /3 *5 0 )-6 5 0 10

Н Ч -(Д

!!11

Д В и га т ел ь

элект родВигат елем У к ом п р ессор а  4 т е г </А‘ 5 0 )-6 6 0 ю
нЧ - 15 /я //

нзвт i/3 *5 0 )-S 6 O / о

-

- - - - - - - 1

Б П адл ица  за п о л н е н и я  т р у д  каделят и  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /УаркороВка
/Оруда Радель труда Радело /пруда Радело

Н/ЗУ-1 налу-/ л злу-/
~рз-ал- чо I ТЗ 75* \яяшЗ -//зчго) / у - цх- чо ~ ТВ 75 * /)Ли/5- '/3* SCOJ 

МШ£//3*ео) ТВ 75* \ЛтВ-//лш
/1ЦБУЛ Н1ШР-/ //8WP-1

ТВ 75* яяшё-//з*ео) ТЗ 75* №8Н/3*35*5/6) га 73* 888003*35+6/6)
7B4D-5aj №№//3*35+5/8) ТВ 40- 5м №№/7*35+5/6)

Hi-tJ), H/-/S на- /л, Н2-/6 НЗ- /Я, нз- 15Рз-кк-эг-гр яввг- //з *здУ рз-и>х-зг-э.5 рваг-4з>5о) РЗ-ЦХ-Зг-£,5/прз-цх-зг-элтп я в а г -  * / 3 * 5 0 }  
я а в г -  / / з * 5 о )

рь-цх -зг- з,5м 
рз-цл-зг-г.5м дВаг- //з*5о) рааг~//з*5о)

нччя, нч-16
?3-ЦХ'Зг-г5т\Р68Г- //з*я» РЭ'Ц*-зг-г.5лХяввг-нз*5о)

* тр у д ы заложены £  ст р ои т ельн ой части

U н ё. s j г 8 9 /9 /3 /3

777904-/ 3 7  So ЭР7

Ком прессорная ст а н  ра я  4 0 -/О-д с  да р о п л -
т ами Зля дпакироВсгния

Ка&ельнь/д Ж урнал.

Начало

CraPutA Лист \ Ласт о /

/3

гнпропнакдонпдш j
гРостоЗ-на -Мику I
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| т р а с с а К айоль
Морщи-
poixa
кабеля Я  а  и а  л о Н онец

77о проекту Проложен

Марка
Копии, кабелей 

число и сече/ 
ние жил, 
напряжение

Длина*
м

Марка
Напич. кабелей, 
число о сече
ние жил, 
напряжение

Длина,
м

H6S U/koqo распредели -
пускатель Ь д

насоса горячей

тельный /и /Р боды  /р а З о и о й ) Я&АГ tj3<& $)-660 5
Н 9 -3 7г>о ф е

пуска/пёлб и // г -  
Насоса охлаж денной

6В оды  /резервны й ) /73ВГ //э *а £ )-б б /7
Н//7-3 и '  пускат ель /с/? 

дренажного насоса П З З Г 7/3*9,5 j-05O 3
и / / - / дЗигатель Н-д&тккр- 

ной уст ановки & /
КР/77
/736Г y/3*a.b*H/5j~sso 

//3*35+8/.$) 8БО 1 Г
8 /У -2 /✓ Пускатель /У/7йытясе

ной уст ановки S 3 Л в З Г 7 /з*а .5 )-б80 6
V Щ ит градирни / И 7 £ 1 7 Т У

Н /6 -3 / / ш т ел- г, “  
сельньш разъел /

/ш р в з г t/з  *£$»/> tej- б  so 6
Н /6-3 Штепсельный разъём/££/ Шл>епсельльш разъём 2Ш в в з г //3*a5+/*tsj-ssp /о
//6 -7 Пускатель 6/7 //йиеатель 6  насоса

mppt/ей йоди/рибочой ) /788Г 7/3*367-680 /о
И9 - 7 Пускат ель 9/7 //йигатель 9  насоса

орслажденной йоды

{резервн ы й ) /788Г 7/з*35 ) -  s s n /о
И/0 -7 Пускатель //7/7 Дйизат ель  / О  дренар-

него насоса П З ЗГ Т/з*&5) -86/7 /6
Н/4-7 Пускатель /¥/7 /Дйоеатель /У  йь/тлж-

ной уст ановка S3 я з в / 1̂ £7pC~tT373S777KSJ 
/ / * * 9  e s o 3 8

/3
н /s -a Штепсельный разъём Пускатель наж им-

/Ш ной /5 /7 ХР/7Т 7/3*3.S*K/.5j~sso /6
///6 -а Штепсельный разъём Пускатель

2Ш наж им ной /6/7 РР/7Т 7/3*35*/*/.s)-8SO 76
Н/6-f Пускатель нажимной Дйиеат ель /6 насоса

----—

/6 /7 руист к и  т расс /786Г //3*3,8+ /g 6И/6 -7 Пускатель наж имной М йиеат ель /6  насоса
/6 П очистки т расс М 3 7 r/3 */?£+ Л /  y L  ху7л S

н 7 -з Шка*р р а сп р едел и - П уск а т ель- 7П
т ельны й <2ШП н а соса  горяией  йоды

/реэерйны й) Я В В Г 7 /3 *3 6 )-880 80 8 -9 /П а  сРе Пускат ель 8П

насоса охлаж дённой11

/7887
о /з - а ч Пускатель /3 /7  /ы -

/^ жсг.О/ -fiSt? J 9

трфной у  стало йки

в з Я 38Г ^/Зх&З)-/З/у/У
л / Шкаф распредечитень- Питание цепей аётомо-

f c" * u #v y  С Л / С / 70

ный /Ш Р тики компрессорной
J7387 7/2*л- - - - - - - - - - - - - J L L T — OQU 6

РроВяз

1 /h 3 .J * 9

та З пича  заполнения m/>y#  хаЭг„ 0„ .

/НапкироЯко.
8 6'7

-------1-------
Н7-/ Н&-/_______

Tees 3m Щ W-//J.£SJ тв£5 Зм \р8В/'/В*&5) 7835 Зм Я887-//з*Зб)
89-7 Н//7-/ Н/3-/

ТВ35 -Зм \М8Г-/7з*ЗВ) 7336 6м Я83К-//зч?.6) 7836- 7/п 1 РАЙГ-//зхЯ п)
Н7Ч-/-------*------- к/Ч-З Н/7/

тВ 36' Зм Ш 8Г-7/з*ав) 7836~ /м у7К88Р/р>3.5) 78-36-Зм ,к)
H/ct-7 Н/6-3

----' //3*8.5+/* /6/
Н/6-3| /788Г

Т886-3 м 1 //$xZ5+lH5) 7385- Зм /7887
//зиер+н/.б) 7я к>*> -о /78877836-Зм //1&S+/U.5) 

к/3-9
к/З-З к/3'3
, J7K387 , 

7836- 7м //4*3.5) 7836-7м /7К88Г
7/4*86) r3c!S-/„ |

1 /н $ .и *8 9 7 У /2  И
Т П  9 9 4 -7  -  5 7 .8 5  - ЗП7

Компрессорная ст анция ик -fo /?  с  бариан - 
тати для йлокиройания

строя пост ЛостоК

Л /У
Надельный ж урнал.

П родолж ение
ГНПРОСТРОЙДОРМАШ

т. fbcmo£-HQ -Дону



//
оо

па
сб

 о
 (Т

а
та

 \
03

£Ш
.М

&*
*\



Ан
-по

дя
\Р

од
пи

сь
и д

ат
а\

вз
ш

ин
1Я

\

\
I

«О

10

i
§

1

Принципиальная электрическая схема упраЖления

-> 380В

J=/3 QF

\РЗ
из сосемы оо&арной сиенализаиии

? 0 т

ф / э т  \  \ \

Г~р1

* т в /  >--------1 * ' Ш г .  *  , 3 s * a  _

- — \— ^ W i — ^ — I— у г - D
—I I РАЗ АЛ/ I

r s

Схема соединении внешних проЖодок

НсшменоЖоние 
контролирует* 
ео параметра и 
место отбора 
импульса

Магнитный пуско/пель кнопочный пост упраЖления

Одозначение чы>- 
теха четонооки п° месту

Позиция у = / э т &/Э S8 <2 | £/35в  /

j / m r  ч * 2 5  В

—j>/7/|Wg|*3

/ 5 Р .
КМ

V> N

ЛХВВГЧ*&5 13

Ш 8 В Г у % & $

Спецификация н принципиальной электрической 
схеме управления

. S «а

41 НаименаЖание К о я примечание

*/3 Элементы упраЖления
электродЖиеателем Р 7 / 3 /

Аппаратура по месту
з в я Пост упраЖления Л7К£7£В-ЯУЗ /
S8/ Пост управления Г 7 К £ е / £ - / < / 5

конт. fp. тапкат. красный /

К М Пускатель магнитный ^3803 /
Я К Реле теплпЖое /

O f Автоматический Жыкпючатель /

Спецификация л схеме соединении Жнешних 
проЖодок

доз.
обозна
чение Н а и  т е ноЖ ание Кол I1

ПороЗка соединительная K C K -/S /

T936./753-7S

Кадель ДКВВГ Ч*£.5 гост/508- 78 7 nt

I-------
l-

j-
e

п ~

z r ^

3  схеме по Фарной сигнализации &

Л С Н / 6  J i t B

• • ✓ » -

run Леоной УКу*-
Quine*.нронгр.
Pst.rp.
иное

ФУХ£!*\
ЗошаоеКа
Марченхо
СиселеЖа

О н ё .  л ?  g g / 9 / г
Т Ш .

ТП  9 0 4 -! - Ж 8 5 - ЭМ
t\ u i4 i*f*c.b< *U yrrU 91 <
Р и антами для

Вентсистема 3 3

> а н и я
Ш ф м £

Э л е к т р и ч е с к и е

схемы

/ в

ГНПРОСТРОЙДПРПАШ 
fP p cm o S 'H Q - Д о н у



T
D

a
n

o
So

u
 

п
р

ое
кт

 
S?

0<
/~
 /
 -

S
Я

 &
S

~
 Э

А
?_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

^
&
7б

£<
?/>

? 
ей

I

В Е Д О М О С Т Ь ,
потребности в кобелях и проводорс с асла/тсзовсигиет меди

Потребность Г сад еле / 1 Назначение кабеля
Условия эксплуатации

Наименование, топ, 
парка изделия, 
ГОСТ или ту

MZM8
п.п.

КМ
кг

/масса
меда)

КГ
(масса
свинца)

(прохода),марахте- 
ристика месгт/зоны) 
прокладки и среди

Рабочее
налрохение

1В)

механии.
бездействия
(ударные,
вибрация,

шеид)

Обоснование примечание

_____ё_____ _ 3 Ч S S 7 8 9 то

/ Нобель переносный 
гадкий с медными

Осипами Под бод питания Силовое
Г0СТ73Ч97-77Е к электродВиеаге- электро-
HP П Т-6 5 0  

сечением
3*2,5t fa 7,5мм2 о,оч зл ч

пям, утаноВлен- 
ным на SuSpoocHo. 
$ании,передёис£- 380 вибрация

Л9Э-76 

V-3-28  

V- *7-7

I'
l*

Ц
1

2 Нобель телефонный 
с полиэтиленовой 
изоляцией JD поли
этиленовой оболочке 
ГОСТ£2498- 77
ем с. 70*2. 0.00S 0J23

ным механизмом
Распределитель- 
мая сеть комплек
сной сети 

связи 60

Общая инструк- 
цияло строитежСГ»5у линейны* ,
городских сетей 
сВязи и сигнала 
зации за /97&г 
ВНТПН6-80 
0С7Ч.0970Ч5 
Редакиря 7- 7?

Связь и 
сигнализация

Медный модель согласовывается g  ме*£едотю&ннои «миссии 
при Госснабе С С С Р

1 )н в .н * 8 9 / Э / £

14

Притязая
Ги/7

Ш&'л?

Oi.cneu

Рук, гр.
Ст.икК

Нш/ отд Давыдов
Ншиельскио

Чапнь/КраДцо&а.
Мехн Сррслна

Г Г 7 9 0 Ч -/ - 5 7 . £ 5  _
Готрессорная станция UH-/OJ? свариантами для илокироТванир

2Т7

ьобаниет теди

Листав
/?

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ 
г.Ррстов-на-Лонч

О а лк ги  гб д п и л .Л а д п тх у ?  К о л и р о Г й л  ГП ерезсова Срортат /̂?сГ
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Ведомост ь оснойнь/х

ГПадлииа 4
peg о т  ость ссылочных и лр<*

Обозначение НаиягеноВание Примечание

Г Х ГПезсналоеия произВодсмВа

ЭМ СилоВое электрооЬорудоВание
ЭО Электрическое осВещение
СС СВязь и сиенолизация
J7 дВтоматизация и К0/7

ВР архитектурные решения
Кф Конструкции релезобетинные
км Конструкции металлические
OQ Отопление и Вентиляция
ВК Внутренние ВодопроВод и  

канализация
Ведомость чертежей осноВного комплекта. Э О

таблица 8

Лист ПаименоВание

Общие данные 

Радочее электроосвещение 

П ла н  на о т т . 0-000  
Л  В аридное

ЭлектроосВещеное П лан на  
о т т . О. ООО

Электрическое освещение 
Разрезы

Электрическое осВещение 

П и та те л ь  нао сеть 3808  
Принципиальная однолинейная схема

Обозначение

ШипоВои проект 
серии ЧЧ07-£ЗЭ 

Я М

ГПипоВои проект 

серии Ч. Ч07-г36 

Я  №

таблица 3
НааменоВание Примечание

Ссылочные документы

Прокладка осветительны х 

электропроводок и устаноВка 

cBtm иль никоВ с лампами 

накалиВания и Д Р Л  на 
кронш тейнах 

Установка сВстиль ни ко В  

с люминесцентными лампа  - 

ми на срелезобетоннь/х 

фермах и перекры тиях

Прилагалмь/е документе/

Спецификация оборудова
ния

Ведомость потребности В
м атери алах

Ведомость объемов
м онтаф ны х р а б о т

Чертям  раьраЗотаны  /  coomSemcmSau с 

действующими нормами и пределами

ГппВнМи HHdbPHPJJ ПООРКГПП. — /  р  /7 м>пыпК Гп nnshPHpn п п п я гтп  ппиВаАП.В/*л*ь пппалгт

Пробязан

U h S. н?8д/9/а
fS

run
Нач.отт>д.
Глспеи.
Н.конгр

Леонов
ДаЗыдоё

Г П 9 0 Ц -/  -  5 7  8 S -  ЭС7

Компрессорная станция ил?- /др
Л и т Лист Листов

ЭлектроасБещение 
Общие данные.

У
Г ИПРОСТРОЙДОР ИАШ
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Р а зр е з  / - / Р азрез 2-2

\

Защ итны й слои из гравия-/0

Р а з р е з 3 - 3

1/н£̂ 89/Р/2
Г Г 7 9 0 Ч -/  -  S 7 .e s -  3 0

Компрессорная с та н ц и я  VК ' /О//

Рри/Ьгза* р о т Лиан J7uc/nal
ГС//7 Разно/ р 1Рач.огб Ро/и/бо/ % Ц н

- 4 - Глспеи Ншиердоши ЭлектроосЗеще лив  

Разрезы
ГИПРОСТРВЙДОРИАШ 

От бел эяектротесн.
И. контр. Зорр/пареА

ш£.м* Ст.инх. белая ш

I

i



П ер ечен ь кот плеалм б/а : м и м /и

%

4

I
Ч >

!

у

1 ?

Is§ 5

1 ^
Man
/H.J?
Расцепатем,
Л

1
/Пип
Off. Л
РасцепитьРА. 
Л

1 Маркировка.,
ти п

}|
4!

Л7ип 
XtJ? 
Пцщвпи/пмьЛ

*s по плану

/77ип

Ру, кВ т

Потеря напряже
ния Во щитка %

/  цепочку сдгир

s s 5>о

\ ^ H O S 6

/  genavAzg с /ги л

Х ^ сХМб

т в ~ / г

52

{О

2

0048-5
/ 8

< о

1
обозначение Наименование Кор. ПритШ

/ ЛЗ /Лаповой проект крепление корововНИ-/с
Ч-407-£36-030 люминесцентными еде-

исп.2 /пальниками на подвесе к
сборному Фелезобетони
Нподвеса = /,3т /6

2 ДЗ ти повой  проект Линии колобов HJ7-/
Ч. 407-336- 070 с 8-/о светильникам и

исп. 3 Л  СП0 8 - 8* 40 2
3 Яз /Лаповой проект Устано вка крон/итеи -

«  4 0 7 -3 3 3 -0 0 / на У//6  со светильн и -
исп. / кати  д ля  ла м п  нака -

лива ния 8

--------------- -

I Напряжение сет и рабочего освещ ения 38O/&&0S; 
ремонт ного -368.

8. Рабочее освещение пит ает ся 6  цепочку от силового 
ш к а ф а  & *Н Р

аварийное - от силобоео и/когра /и /р  
3. М олоитапбная потеря напряжения в  сет // с?, 5%  
у О свещ аем ая площ адь ~ 462 м г  
S. Установленная мощность ~ З /кЗ т
6 Светильников с люминесивнтными лампами 

установлено - £ 0 ш т  
с лам пам и накаливания  -  2 2  щ т  
ш тепсельных розеток— ~7и /т  

4 П и та те л ь  нь/е и ерупповые се ти  вы полняю тся 
каделем Л8ВГ с креплением скобами, провозом  
ЛП В в  коробах, в  помещении о пе ратора - проводом 
ЛП П ЗС  скрь/то

В С пециф икаци/о м а т ери алов для элект роосвещ ения 
см. альбом.

9. Д анн67и  лист  рассм а т р иват ь совм ест но с  
ли ст а м и  Э О -£ 9 2 -J

Распределительный пункт Ромера автоматов Р&ШВ-
пита
а&то-Номе

ра ГПип

Уста-
H0MU7-
наумщ
кость

Занртб/е Резервные
ддно-
/раз-
НЫ£

трех.
уш
ные

Одно
фаз
ные

/Прех-
траз-
ные

J

/ ошв-13 АЗ /-7 - 8-/3 — /в

W ошв-6 (8 Ы — 3 -д — /д

UhS. Ms 8 9 /9 /3
22

ПриВрзан

— у

uui.H s

/

Т/790</-7  -  -5Z 8 &  -  э о
компрессорная ста н ц и я Ч Л-/0 Л

'em ,% Q8. ,
принцили^бнай однолинейная

Лига Раст

ГИПРШРПИДОРМАШ 
О т д е л  э л е и п р о м е и н а д .
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Обозначение Нси/меноВание Примечание

ГК технология произВодстВа
ОВ Отопление и Вентиляция
эм СилоВое электрооВорудоВание
эо Электрическое осВещение
СС СВязь и сигнализация
Р автоматизация
АР Архитектурные решения
КЖ Конструкции Железобетонные
нм Конструкции металлические
вк Внутренний ВодопроВод и ка

нализация

Таблица /
Ведомость осноВнь/х компяектоВ

таблица 3
ведомость ссылочных и прилагаемых документов ведомость спецификации

таблица */

таблица^
Ведомость чертежей основного комплекта

Лист ИсшменоВание Примечание

/

а
3

4 

6

Общие данные (начало) 
Общие данные 1продолжение) 
Общие данные (окончание) 

План расположения сети  

Схемы расположения сетей

Обозначение НаименоВание Примечание

Ссылочные докименть/
8СН-ЗЧ8- 7S инструкция по проектированию
тмсс- ссср сВязи на промышленных пред

приятиях.
ГОСТШ.бОЗ-80 СЁ язь и сигнализация 

Обирая инструкция по строитель 
стЁу линейных сооружений 
ГТС озд- Л1оскВа „  СВязь "
/978г.

втсн-м-73 Ведомственные технические 
услоЁия на монтаж, испытания 
и сдачу S эксплуатацию уста 
новок охранной и пожарной 
сигнализации.
Рекомендации по применению 
электрической пожарной сигна
лизации (б  издание перерабо
танное)

п. сВрзь /979 ПраВила no Т5 при работе на 
кабельных линиях сВязи и про- 
Ёодноео Ёещания

Прилагаемые документы

Альбом 6 Спецификация оборудования
Альбом 7 Ведомость потребности  

Ё  м атериалах

Чертежи разработань/ £ соотВетстВии с 
ВеистВующими нормами и праВшами

инж енер проект а. ^-О ***^ С М  ЛеоноВ

Притязал

ГлаЁныи инженер 
проекта, приВязаВшии 
типоВои проект

Лист Наименование Примеча
ние

S Спецификация оборудования и кабелей

г з

подпись

U h B.h -

run HeoHofZ. £
Начогд.
(лелей.
Ру К. ГР.

ЛаРы доЗ ‘ \ 
Нашельсат \ 
KawDuna /.

H.KDHTP. т Ш т *
Опмкж

1 / н £ н :8 9 / Р / 2
ПриВязан

Т П  9 0 4 -/  -f 7 .e s  -  с с
Компрессорная станш/я ЧК-/ПР с бариан- 
тами для олокироВанир

Л и с т ytacm og

C0G36 и сигнализация. 
Общие данные (начале*) гипростраидормАШ

г- Росто£'~#а-Лону
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Условные обозначения

©  Юйпефонныи алпарал? административно 

хозяйственной связи с выходом в город.
(££) Телефонный аппарат связи ко. диспетчера.
©  телефонный аппарат связи гл. энергетика

( 3  Вторичные электрочасы

К З  Громкоговоритель абонентский

^\ДГМ  извещатель поФарный комбинированный £///7-/

PI

&
&

или тепловой М ГУ? с указанием : зна/^енате^б  -  

номер извещателя в  шлейфе; числитель-номер 

шлейфа

Провор ультрозвуковои пофорно- охранной 

сигнализации „  Фикус- W/79 "

Провод радиосети 

Равель распределительное/ с е ти  

О тветвительная коровка радиосети  

Ограничительная коровка радиосета  

Распределительная коровка комплексной 

се ти  с указанием номера коровки и  загрузки 

Номер помещения 

Резистор Л7/77-9-/

Выключатель однополюсный

Маркировка кобелей оборудования по со о тв е тст

вующим спецификациям

М уф та  соединительная с указанием емкости 

Заземление к контуру заземления силового 

электрооборудования котпрессорной станции  

Ров ель /?ВВГ £*.3,3 в  тр уб е  

Реле РЭС- Од 

Выпрямитель В В -£ У/з

Овщ ие указания

/. Все точки связи и сигнализации компрессорной 

станции вклю чить в  комплексную сеть связи и 

сигнализации

S. Ввод комплексной сети осущ ествить о т  вводной 

коровки на сте н у  кабелем Т Л / У / О y y / z y /7 7 7 /7 * 5 /о* 

с Защ итой угловой с та ль ю  £5*£5*3 на вы соту Зм

3. Распределительный кабель комплексной сети 7/7/7//?**£* У д  

пролофить под сковками о тк р ы то .
</. абонентскую  телеф онную  проводку, а  т а к  усе сети  

пофарной, охранной сигнализации и  иасод>икации 

в ь то п н и ть  о тк р ы то  на сковах кабелями 7Р8,

ТРИ и ДТРП
5. В помещении протывки ф и л ь т р о в  уста но ви ть изве

щ а те ли  пофарные автом атические комбинирован
ные Д и /7 -S

S. /  L/звещ атели вклю чить в  ш лейф  проводом 7Р8 /*9 * & ,5  

с подключением его в  коробку комплексной се та  связи 

и сигнализации

5.0. Питание извещ ателей осущ ествить о т  выпрямите
ля  В 5 9 (//3 кабелем JP3B7 3*9,5; //=£</£

S3 Д л я  обеспечения контроля исправности линии

электрического питания извещателей £0/7-/ в  конце 

шлейфа следует включить реле РЭС-уд.
5.4 Питание вы прям ителя осущ ествить нолряпьение/ч 

990В  о т  ш кафа распределительного 9а/Р кабелем  

Л В В Г  8.5

ПраВяэан
1

~Г

и*£л:

ц „ ё .  м -'0 9 / е / г

Т П Э О Ч - * -  3 7 . 3 3  - С С

компрессорная станция ЧК-/ОЯ с вари анта - 
ми д л я  бпокировесиг/Яr u n d eo traS ___

Howard. ДаВыдоВ Graffe/t Л и с т ЛО ЕГО В
Нашеаьс/ы/и

Р 9 5В а ш * - /арлри на
Н т / к . ЗапотаррВп связь и сагнапйэация 

Оащие данны е  
/пладапФениЫ

ги л р ц с т р о н д о р п д ш

г.*оопо£-на -Лани



6. Д л я  конт роля зоны  вы х ода  из ком прессорной, уст ановить 

прибор ульт развуковой ох р а н н о -п о ж а р н о й  си /нализации  

„  Фикус - М П 5  "

$,/ Прибор вы дает  си гн а л  т р евоги  н а  пульт  цент рализован 

н ого  н аблю ден и я  п р и  поя влен ии  объект а, движ ущ егося  

со скорост ью  0,3 м /с и  бол ее ,  а  т акж е при возникновении  

оча га  n ogta pa  п л ощ а дью  О,/кв.м  и  бол ее в  охраняем ой  

зон е с  ра зм ер ам и : м ак сим альное уда лен и е от  пробора , 

(п о  оси , п ер п ен ди к ул я р н ой  л и ц е в о й  е го  ч а с т а ]- Р м -  

м а к си м а льн а я  ш и р и н а  н а  у д а л е н и и  Зм, от  п р и б о 

р а ,- в  м

6.3 Сигнал тревоги выдается та кж е  при отключении 
сети и резервного источника питания.

£ 3  В р ем я  гот овност и  прибора  к  р а б о т е  с  м ом ен т а  

вклю чения не бол ее 3 ^  минут.
В рем я  срабат ы ван ия  н е  да л ее <5 х секунд.

$.ч. Напряжение питания ~2303, so/ц

$.5 Мощность, потребляемая о т  сети  не Волге /О3 J
6.6 Напряжение резервного источника питания -  /28

6.7 Вид резервного источника пит ания-вст роенные в
п р и б о р  т р и  п о сл ед о ва т ел ьн о  вк л ю ч ен н ы е см ен 

ны е б а т а р е и  т и п а  ЗЗЭ6У  

7 В  о с т а л ь н ы х  пом ещ ен и я х уст ановит ь извещ а т ели  

с легкоплавким  зам ком  т ипа Д Ш  

8. (/звещ ат ели  Д П П  и  Д  7J7 уст ановит ь н а  пот олк е  

М аксим альная  удаленност ь от  ст ен  £ 5 м  

9  Ш вещ а т ел и  Д Т Д  и  п р и б ор ы „Ф и к ус -М П 'вк л ю ч и т ь  

в  Р Р -О /  п р оводом  ТР/7  А  3 * 0 ,5  

/О  Зазем ление вь/прямиМ&ля, п р и б о р о в  м Ф и к ус -М /7 " и  

R ~ 3 -/ вы полн ит ь пр оводом  У7/78/*-6т м^

/ / .  Параллельно  ' контактам извещ ат елей  вкл/очит ь

резист ор H fP T - 0 .5  В  или д и о д  Д 2 б О  в  соот вет ст вии  

С элект рииескои схем ой  и  т ипом  прием ной ст ан -  

ции  объ ек т а  /оп р едели т ь при привязке проект а/

13 Ввод радиотрансляционной сети осуществить о т  

подземной радиосети О=зо5 /от воздушной радио

сети U -3 0 B ) на стену с защ итой угловой сталью  

на высоту Зм

/з Радиопроводку в помещении выполнить проводом 

ПТПЖ£*0.6 открыто под скобки

л/ В помещении оператора вм есто телефонов, отме

ченных скобкой, установить концентратор н-3-/

/s П и та н и е  R -3-f переменным током, напряжением 

£ 5 0 д осуществить о т  штепсельной розетки электро
освещения.

is.i вбонентокую телесронную проводку к а ппарату  
М'Ъ-f  вы полнить кабелем J7TP/7 /*£* 0,7

16 Связь и сигнализацию на плане компрессорной 
станции смотри л и с т У

17 С пацификации оборудования см отри ли сты  в  

альбоме в
18 Ведомость объемов р а б о т см отра альбом

2 5

проКязсш
— 1}

UhS./jZ

U » f . * * 8 0 f f / S

гол 7?еонов~
Нау./ггд. ДаКндоК
О) СЛЁ1Л fid  на

В Ш  М а  как?.

ВЗВЕЗ I'/ш лгяйш ш

Г Г 7 9 0 Ч -/ -  £ 7 .8 5  С С

Компрессорная станция ч*~/ар с вариан
та м и  для олокирооания

f С/аУар Лает ЛиетобГ

С- - - - - - Р 3 5
= С6 & 3 6  и сигнализация 

Общие данные 
/окончание)

ГИПРПС1РПЙ;
г./Ьопоё-ма-,

О.ОРПАШ
дону
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П ла н  на om/rr. 0.000
M / - / 0 0

f. О8илиe д а н н ы е  см отр и  л и с т

3. Прокладку сетей выполните на олшЗ.В^д S осях 3 rd „J?"- 
- на. о т т .  д. Ч т

г в

Um£ /V-" 8т/г

П р и в я з а н

1 1

Uh S .h - — 1

r u n Л е о н о й

щ/цт* ЧШЯШША

Г Г 7 9 0 Ч - / - 5 7 - 8 *

К о м п р е с с о р н а я  с т а н ц и я  
т а т и  д л я  З л о к и р о Ё а н и я

*жШИЖ М/ШШ1)/Ж 
'1ШШ ШШШ& W&2Z
Ут.инх. \Реде&е*>а 1*&шА

связь и сигнализация  
План располорсенил с е ти

- С С

ЯН- /C2J7 с Зариан-

С 7 а & (Ж 0 а е т  Л и с т о в '  

Р  у  S

ГИПРОСТРОКДВРМДШ
-  г-Р о с /п о & н е - М о н У

II



Совета расположений комплексной сетиСхема раололофения радиотрансляционной сету
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От paduoeemt/
1 объекта С/=308

1
®  © 0

3

1
1
>_О т ком.члексноо

сети объекта
~ТЛП /0*£* Г~7
11/7/70/0*** г~?

&
Сосет а  расположения сети пооЯорнон/хранной сигнализации

помещение промыВки 
ерилбтроВ

помещение
оператора Машинный зал 

В осях Л  '£
ш су Машинный зал 

В осях 5: V
От шкаа?а оаслоеОепи 
ю лого 8Ш Р; £ - Sm

г£Кд-
~ \ л вв га .а .5 ; £=So*

ftl ЛВВГ£*3.51
4 ~ . --------------

-  Ч7 РВ/*3*0.5 -̂

^ 4 — "

1ббвг**еа е=зм 
РР8 /*6:6=5/*? 1 
трп/*з*о.5

,^ S K  ТР~0/ ^

в _ ‘1 Г  7РП/*3*О.В
е73 о*Г

л п вье :£ -6 т
_ ТР/7/*2,0.5:&ЗОм 

— 0 “  щя̂~тттсжз
i ъ£

ЛЛ8/*6
8 : Злг

ГПаЗлицд загрузки каЗеля

л  коробки 
загрузки

Наименование
помещении © 0 @ G

gD>
0

т
0

КР-0Г фильтроВ Мп
8 Помещение оператора /к /к /к / (*fn —

Ui.C.y. — — — — So —
Машинный зал В осях ft£  

Вт В — — — / —

„Выходы В ocf*x — ~ - - — - Я/#
Всего линий / / / г / / /
Всего алпоратоВ — — - £ ч £ г

„п" -  изВещатели,Включенные на один луч
~ линии телефонной с Вязиf Включена/ & концентратор 

теле/ронной сВязи М-3-/

!

Спецификация одорудоВания и каделеи

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Примечо
ние

/ Р Г Ш Ш 9 . ту
Концентратор телефон
ный К-3-/ /

а ГОСТ S9 6/.76 гроткогооормелд аЗо/че*/г>- 
с/сий „ /Паига - зач* /

3 ГОСТ8525‘78 коробка тел&роннаяраспре- 
делительная КРТ-/о /

ч ГОСТ/ООЧО-ВО коробка универсальная ра - 
диосети ук-3/f /

S ГОСТ /ООЧО-00 07оФе УК-РР /
6 ГОСТ82527- 77 вторичные чаль/ ж / -тглвгчрзоо-згзк а
7 ту £5-09.048.78 а
8 Т2Ч5-76.$4О.за/.О36Т0 Выпрямитель BS-Рч/З /
9 ГОСТ 7//3-77 Резистор т лг-цз-а.

/КОМ Т 5% 4
/0 ТУРСЧ.В69.а58.ла Р еле р э с ч ч /
Н ту./6-539.375-77 Выключатель 8X0: ££03 3
/2 прибор Улотра&ВчкоВои охран

а
/3 ТУ&5-/79-/-77 иьбещатень подьорныо 

теплоВоО МТл й
/Ч ГОСТ £Р498'77 ТПП iOr-pi.0.4m з
/В ГОСТCD575- 758 ЛТР/7/*£*а7м 50
/е ГОСТ£аб75-73Р Трв гг^ а зт /О
/7 ГОС7 20575- 758 ТРИ /*£л о. 5м 60
/8 ГОСТ /0354- 73В птп7ка*о.бм /О
/9 ГОСТ 63&3- 7/ ЛП8/*8 30го Г0СТ/6ЧЧ£-80 Л88Г£*3^м So

1/#£̂8У/е/<г
T/7-9W-/ - S 7 .e s  - сс

Компрессорная стби/ция Щ  -0>Л с 
Вариантами для ВлокароВания

СтаРи/Хрисм ХлистоЗ

СЗязь и  сигнализация  
Схемы располорьелия 

с е ти
гипростроидапАШ

с РосмоВ-на-Мо/н

Типовой проект 904-1-57.85

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

