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( Ж В В О Й  П Р О Е К Т

407-3-444.87
Распределительный пункт 10(6) кВ

СОВМЕЩЕННЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ 1° (6)/ц 4  К.В 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

тип Н РПК-2ТМ1
Альбом III

СОСТАВ ПРОЕКТА

А льбо м  L  А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я . О т о п л е н и е  и  А ль б о м  V . Эл е к т р о с и л о в о е  о б о р у д о в а н и е .

в е н т и л я ц и я . . А льбом  V I.  Сп е ц и ф и к а ц и й  оборудования.
А л ь б о м  I I. Ст р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я . А л ь б о м  V I I .  См е т ы .

А л ь б о м  III. Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  и о п р о с н ы е  л и с т ы  с  А л ь б о м  V III. Ве д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  в  м а т е р и а л а х .

ОБОРУДОВАНИЕМ НА ПЕРЕМЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ.

А л ь б о м  IV. Эл е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  и о п р о с н ы е  ли с ты  с

ОБОРУДОВАНИЕМ НА ВЫПРЯМЛЕННОМ ОПЕРАТИаЧОМ ТОКЕ.

(из типового п р о е к т а  г  407-3445.87 )
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Главный и н ж е н е р  п р о е к т а  ^ c u c u j ^  Ь К расин

Утвержден и введен в действие
М и н ж и л к о м х о з  Р С Ф С Р
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Ведом ость рабочих чертежей асноВного ком плекта марки „Э С *  Ведом ость рабочих чертеж ей асноВного к о м п ле к та  м а р к о й

Вист Н аим еноВ ание Примечание

4 Общ ие данны е { н а ч а л о )

2 Общие данны е f  араб аллее н и  е )

3 Общ ие данны е ( о к о н ч а н и е )
4 Схема электрических соединений Ю /б)кЬ л/4

( П и та ю щ и е  Л и н и и  н а  G 30A)
5 Схема электрически* соединений 40)6/Кб У /

( П и та ю щ и е  ли н и и  н а  40ООА )
6 Схема электрических соединений /О/б)КВ л/2.

( П и та ю щ и е Линии н а  63 П А )
7 Схема электрических соединений /0/6 )  КВ a/Z

f  П и та ю щ и е  Линии на 400о  л  )
8 Схема электрических соединений О, ОКВ/начало)

9 С А ем а  электоических со единений ОРкб/окончание)
10 П л а н  и разрез Р П / н а н я л о )
11 П л а н  и разрез РГ7 f  о кончани е)

Ч Ж ур н а л к о н тр о л ь н ы х  К а б е ле й
45 П о д к л а д к а  к а д е л е й

14 радочий ВВод4П/б)кВ ( :хем а л/*42 ) Сх ема
э ле ктр и че ска я  п р и н ц и п и а ль н а я  ( н а ч а л а /

15 Радочий ВдодМ/б/квРсхем а  н * 4 ) Схем а
электрическая принципиальна Я ^ро до лж ен ие)

46 Радочий ВВод40/б/кВ Ссхем ал/е2) Схема
Электрическая принципиальная/окончание /

17 РззеаЗный В  Вод /а/бкВ Схема э л е к тр и ч  ескаЯ

ТипоВой пр о е кт ров радо т а н  В  с а о тВ е тс тВ и и  с 
дейстВхющими нормами и правилами прхдчсмал/риЗавт 
мероприятия, адеелечиЗающие пож арную  oho поен осп 
при э к с п л у а та ц и и  зд а н и я

^Ладный и н ж ен ер  п р оек т а Щ иис^ К расин

И нё.й^

СшмояьбсйтгеОн
01ЛШП£\ Л СО CU Н
НачотШДматригб
Н.кан.ъ?\ Красин
Ьео.и
Цсгкклали, j Кар неба

ттантинсЬ "ШеиаСС
Щ К

П рибяъан

Вист Наим еноВание Примечаний

прими и п и а льн а  Я ( н а ч а л а )

18 Резервный ВВад 40/6/кВ. Схема электрическая
принципиальная / окон чание )

49 Секционный В ы к лю ч а те ль  Ю/б/КВ. Схема
Электрическая принципиальная (н а ч а л а )

20 Секционный В ы клю ч а те ль Ю/б/КВ. Схема
электрическая принципиальная /окончание)

2/ О тходящ ая' к  а  дельно- Воздуш ная ли н и я  40/б)кВ
Схема электрическая принципиальная / н а ч а ло )

22 Отходящ ая кодельна- Воздушная линия 40/6)кВ
Схема электрическая принципиальная (Окончание!

23

a111I'1!;1
Электрическая поиниипиальная  / н а ч а ло !

J J L - О тха дЯ та Я  кабельная Линий 40/б/кВ. СхемаI 1 £ 1 [ * * ! 1,

25 Трансформатор напряжение 40(б/кВ. Схема

407-3-444.87 ЗС

Общие данны е  
/ н а ч а л о ) ;

сетей Типл РОК -  2 Т М / P\f  I у 5 *

КопироВал Газин*

шняилкамш рсф с/ ,

!ЙПРаКО!1Ш аН£РГИ|
ИсанаЗсмо? атЗелсншА
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Л Л ^  &*/-о 3 3  Ф орм ат А3
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bed dm  ость радочих чертежей осноа нага комплекта марки„ПО* bed ом сеть ссылочных о прилагаемых дакем. £ff'r?~'£7

Одазначение Н а  а  м е н а З а н и е
— . 1  
Примечав:fj

Ссылочные до кум е н ты

и ТЛ 4674522.062 TS4 Л и с т а н - к а т а л о г  камеры

П. 0. „  Ьапарожтрцнссрпр- серии КСО -2 8 5

мо. то р . 9
П рилагаем ы е до кум е н ты

э с .л о —1 Опросный л и с т  на К о м е р ы  КСО-285
(1 секций). Схема д еУ. П итаю щ ие
Линии на 630А.

Э С. 4 0 -2 Опросный л и с т  н а  камеры KCQ-285
----- (2 секций! Схема л/М. П и та ю щ и е _

Линии на 63  ПА. ■
ЭС. л о -ъ Опросный л и с т  на камеры КСО-285

( / секция) Схема а/Ч . Питаю щ ие
Линии на iOOOA.

~~ Э С .4 0  tj Опросный Л и с т  на к а м е р ы  КСО-285
12 секций) Схема а/ Н  Питаю щ ие

_ Линии на iOOOA
Э С. 4 0 -5 Опросный ли с т на камеры KCO-Z85

( i секция) Схема л/г2. П и та ю щ и е
Линии на бЪОА.

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( н а ч а л о /

2$ Т р а н а р о р м а т а р  н а п р я ж е н и я  iO f6)KB. С х е м а

Э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  ( о к о н ч а н и е )

27 д З о д  0,4 к В  т р а н с ф о р м а т о р а .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я _„
п р и н ц и п и а л ь н а я .

22 С е к ц и о н н ы й  а  & т о м а т  О . Ч к В .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я1!1

29 Ь З а д  0,4 К  В  т р а н с ф о р м а т о р а Л е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы ___ -
30 С е к ц и о н н ы й а З т о м п т  0.4к В .  П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы .

31 Р У - 40f€ )К  В  Р я д ы  з а ж и м а ё  к а м е р  К С 0-285( с х е м а д Ч )

32 Р У -10 ( б ) к В .  Р я д ы  з а ж и м а З  к о м е р  К С О -285( с х е м а  Ф 2)
33 Т р а н с ф о р м а т о р П ( т г ) Р я д ы  ь а ж и м о В  п а н е п е й  щ о я о

З З о д а З  --- ------------------ —
ъ ч С е к ц и о н н ы й  а З т о м а т  0,4К З .  Р я д ы  з а / к и м а З

п а н е л е й  Щ 07О .

-

____ I
____J

Л ГдК /-оЗ

407-3-444.87 ЭС
О дщ ие дан н ы е 

^продолж ение/

Копмлгтдая. /Зз-алм-v?

2 «WHsw/ т о т о ъ  popcp

.ЙПРОКОПИУШИЕРГО|
UВанобскт отделит
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В едом ост ь ссы л очн ы х и  и р и л и ги с н ы х  д ом у м ем / п о^

0 д о з н и  ч е н и е М а и м е н а В и н и с Оринечиние

Э С . /Ш- 6 О п росн ы й  лист  н и  Минер}/ М /С -285

(2сехиим ) В хену 3 * 2 . Рит и/ои/ие

л и н и й  н и  8 3 0 3 .
Э С .3 0 -7 1I1I

( / семуимЗ С хени л/С2. Р и т и / ощ и е '

З и н и и  н и  *000 3 .
ЭС. 3 0 - 3 г 1 1 5 ! 11!1 >

л и н и и  н и  /0003.
'

Э С  3 0 -3 О п р осн ы й  Л и ст  н и  п п н е л н  .

Ш 0  7 0  с  З З Р .
ЭС. С 0 бпеииерим иинхг о б и о у д о В и н и л Зльбом Ш

э с . з м  ■ В едом ост ь п о т р е бн и с/ н и В___
м о т е р и о л о х . 4 л Ф » ё

Общ ие у к а з а м и * '

//v сто ящ и й  оль бон содержит схемы элехтричесмих соединений 
/tf6}x3u q 4x3 схем}/ Вторичных соединении и  опросные листы 

н и  камеры KC0-ZB5 и  //имели U/070 длм  д и р и и н ти З Р с  обсруди- 
Винием н и  переменном опери/пиВном /т/олге.

Д л *  В и р и о н ти  с  оборудоВинием н и  Выхрлмлснном олери/пиЗ- 
ном /поме см отри ильбон р  Р Р  т и н у  ] [  Р/7М-2TA ffy£.

ОЗщу/о пиуснит ельну/о зиписху и  ухиэины л /то нриблзхе смот
р и  ильбим Т  проехт и

407-3-444.87 ЗС
О бщ и е д и н н ы е  

[  OMouuuHueJ

Смеёш /и с т

боп и роВ й л  Ш и и / х и н и  
C LTS -6 /-0 3

Зи/моб

Нинжилхомхоэ есф се
“ Л Р О Р Ш Н З Н Е Р Г О
ибонобсхое отделено/

Р о р м и т .З  3
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М
8/азначяние камеры бтхаояиеая

линия епм!?я*\ линия
ОтхоЗящая

линия
О/ТГХООЯеиОА

линия Зокооящая
линия

О/пмУЯЩйА
линия

Ото вящая 
линия

Отшящая
линия РазряРним

Раменк/гатуонае отношение мам еры ВЛв-оао SO3 -5 0 0 if?8 -500 8 0 3 -5 0 0 $35-800 Bf?8-600 $ 3 3 - 8S0 tns-soo $38-600 м -ш яво

Зоряfcofau номер камеры 5 7 3 // /8 /5 /7 /3 2/ S3

ч *

!
а

*
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5* *»
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а
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!
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1
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1
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Яо/тироЗал Вальш о нс8а.
f * d r 016/-0 3

формат АЗ



Н азначени е н ам ерь/ ОтхоЗяи/ая
линия

О/лходли/ал
линия

ОтхоЗш/ал
линия

Отходяи/ая
линия

ЯтхоОли/ал
линия

Ото&яи/ая
линия 4 1

| ОтХоОяц/а*
линия

Отходяи/ая
линия

71А
Ноненмлатирнре обазнмелм

£/ПЛА0 0JL/ 4/75- 600 3/75-600 3 /7 5 -6 0 0 305-600 305-600 3 0 3 -6 0 0 0 0 3 -6 0 0 305-600 303-600 /7/. Ш ЯЗО
лРпер ь/---------

Порядковый нонер ном ера 5 7 5 77 /5 75 77 70 27 23

tfonuptrip/f. Ш иш кина
- ЛГЯ~6/-~иЗ

Ф ормат  /4 3
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пазнауение хамели Г  химик
Отход*ща*

*ини*
Ртхоехще*

хини*
Отходящая

хини*
Отходхи/я*

хини*
Отходяи/и*

хини*
РтхрВхм/ях

м ня*
Отходящая

XUHU.Я
бтхебзя/д*

хини* Ррэрлдники

бонгенкхатнрное обоэнвгамМ/*9 ЛЯ л Г* if М 3 -6 0 С S/73-60O <?/73-Ш М д  ‘ 600 3/7S-60O S/73-60P 3/73-600 Ш -6 0 0 8/73-606 /4-400РЗР

Уорхдкоояиномер камера S 7 9 77 73 т 77 ' /9 27 2 3

быбор £ислм/?0хшнб/х предохранятехея 
£  уели  сшодого /праясрярАгатара таг-

! -

&

Мощность
W

Тя* предохранят***
Уалрхжение 6*3 /7апр*жение70*Ь

250 ПХТ №2-6-37-375%WTiP2-/0-3f,5-3!5X
4оо m m - 6 80*2033т/(73-/0-50Э/.5£
630 !1КТ7173'6-/0АЭ75Н5 I$i

Лрибхэян

ЯН*.**

1/1Д  Ш ЕШ З Ж &ЗВбЬ 
Ь/Ш М Щ Ш Ш й fjE S t 
\ЛШШ Ш*Ш)Ш 7ШШ 
ш з м я  I'fT zrtrm ;.
Ш ШШ ШхЬШЯ1№Шк

— ^Ш г̂е̂ Ишх̂ эхеклричееиих 
сетей Тин Ж Р/7к-2тАг7

ifmStuj Лист Лиетеб
Р/7 6

—
dxevff эхектряуеснях 
соединении 70(6/*3 */2 л 
(ПьяФти? Утии €ЗйУ,

ШАЖиХКОМХОЭ РСФСР
(отокакпунзнЕРго
РоомоНеное отделение

/Толяродах Л/ишкина
л т / - о з

Ф ерм ат/13
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Разъединитель

Предохранитель

Трансформатор 
тока

Пускатель

ЗЗмомат
Марка и се venue 
- t - * - 7 ж и ль/

DD
I

Гране форм а /пор У ? /

г я -с и / я
C O jo ^xS

?»#■&$&
------>

\ & 1

щ ъ

\ W a  Л г^  ' L

3 Т, ;}  Тз .) Тг \\Tt'.\Tt'.\r, \\Гг~.\Ъ'.\г,~_\г, \\Гг '.\Ъ

\S f
/ u m -r — i

к

■ 5 Г - 5 П Г

Р/0- 
IН/1

&Z

Ий-itsF/a-F*

------ р£**уи? - — ,

ш ш

ПорядкеЗь/й номер к ант' 4 Z 3 *
Тил ланели Ш0 70-7-СС УЗ Ш070-7-ЕЗУЗ Ш070-7-СИ  УЗ U/070-7- СО  УЗ

Назначение ланели ЗЬдм Ч ■ УинейнаУ Jt/нейт Я УинейнаУ
Номинальный том 
одорцдоЗания ланели, А E D О  ZZ7 О  £ 7 O D O D о  о  о  о

СобстЗеннь/е 
* нуомйь/

i n n n n n F

0 j \ O i \ O *

л - l L -  [1 Pto-Fs \\Fs \\Fsz

/Таблица бибора ошиноЗки й,РкЗ лриЗедена на 
клане u/ujna П,4кЗ он о три лист ЭМ~ 3,4 
альбом у

дбош чет баи мело 5 а ние
Q f-& *

Л
Разъединитель 
днимлатель азтатмеся/Ь

Р л - f i t
F U rfl/з
FUs- FI/,у
m e , т н

T f -T t

TPt-ТДз
Ъ -Г з

A AM
Предохранитель
Предохранитель /7НЗ-/00
Предохранитель Н/7Н2 ~ SO
Лисхатель маснитнь/и

Трансформатор тркдТКЗО
Трансформатор тоха ТК-20
Трансформатор том ТНШ/ф

ПриЗяхан

Т7Жу

вшЪй&я. '

Щ ЯШ Ш Ш Ш РЕРЗ

407-3-444.87 ЗС

РалпййВемтыьньш лцнхт ЯШкАОлмЯл

Схема exexm puvecKUx 
соединений 0,4рЗ (начало/ 
холироЗал Троицкаялги*/-°з /о формат АЗ

Ъ .... ....................

рл 8
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Плои

А -А

Приказан

Анб.л#

Л

Парка
поз. О бозначение Наименование. дол.

Мисси
ед.
к г

111 
|ч§

/' ТУ 16-674.033-35 Хамера сборная 
сеаии КС О- 235 22

см. табло 
НУ

2
/Ринньш мост 
ВЛР£6355/6.00/- т 2

3 Аист ЭМ-ЗА альбомУ Р/ит С)4кб 1

4 Аист ЭМ-3,6 альбомX Узел силобого тракерор 
матооа 2

5 Аист ЭМ -7 альбом2 Подстаёка изолиру/еи/ол /
6 ТОСТ19904-74 Аист б -t} 75x200*2200 5

/ Н у м е р а ц и я  к а м е р  K C 0 -2 S S  н о  п я  о м е  с о о т ё ш с т б з е т  

н у м ер а ц и и  к а м ер  н а  с х е м е  эл ек т р и ческ и х  со е д и н е н и и  1 0 (6 )и 5  

см от р и  лист  Э С -Щ З

2. На плане P£1-70(6J kB.u  щита Ц4*£ пунктиром показань/ места 
для устаноёми полукомплекта Н/7 устройства телемеханики и 

прогром ног о Устройства отключения коюлектацоонм/х аппаратов 
■ по условиям ПО.
Л  ^Площадки и лестницы для ёхосда $  помещения РР на ала

не исходно не показаны

407-3 -444 .87  ЗС

Распределительный пенит /о(6(к8 
длл городских электрических 
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Но/7ирода л и/инлкинд*^€'~°'3 Формат/43

------------ -— __л ...Л



, 
...

__
__

_
. 

Tu
no

So
ij 

т
ех

т
 ь

щ
-ъ

-k
ib

A
i

и 
ш

в
 Т

т
 ш

М
 

Л
лн

Го
ч

 
Щ

П е / о е ^ е н ь  У й м е р  / C C Q -2 6 5

HOMBQ НОМЕРА/ /to /ио. HU номенклатурное обоз на иение

Ниш ение номера

Кохииестбо
Прими
иание

Схема. a/S 9 I Схеме у -2. схем а УЗ  9 I Схема у * 2 Схема у°А Схемам^

Питавшее химии но. /мохи Ли/пй/огиие ли ни и  на /нами /шт
h J lтЩ

Цпцц

630/9 96008 6306 90003 МП А I /оо a A I SSDA I /ООО А 630870003S30A90008
6,6,7,$
музртро47 4024

6,7,6,77, 
73, *6,/6,47,40 %4

6, £,Z3f 
77,73,76/\ 
9$ Of

6,7,0,77,
73,73,77,<40 74

8/73 -  SOD Отход я и/а 2 зон и  я 92 90 90 $

4. 24 $ -4 0 0 Трансформатор cuxoloL 2

S зле -so о 6ЛЗ-9000 2/73-300 S/73-9600 SSod у ! / /

22 S/7S-S00 S17S-/000 S/I3SOO $/73-7000 Н о д  $ 7 2 - /

— 6 _ 6 __ ’ 22-9000 — 22-/000 ка( т аь ^ * л - 4 — 4
—  . 20 — 20 _ 2 2 -/0 0 0 23-300 23- 9000кашхъ&м — .4 / 4

— 12, 23-300 Секцштшртедитгм - /

92 — S778SDO Секционный дышшехо 1 —

90 — $$-$00 Л  ГМ  И
сеуошшрахшшити .4 —

44 /0 ,/4 /3 -4 0 3 /7Г//7/ Трансформатор н/иряженю. 1 2

— 96 2 0 -400 $0/1 Трансформатор нмразюеш 4

98 2 3 3 Щит сёЗтденшг ера 1 -

2, 23 / 4 -4 0 0 / 3 3 Разрядным 2 ■
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py-WfSj*6. камера К -2 Р У -  wf&JxB. камера к -./2 Ак&вг 7 *2 ,5 6

___ 32* Р У -10(б)хВ. камера6 s22 * \ $> I 1
.

АКВБГ 7 *2 5 /0
___3 3 * Py-i0f5)xB. камераP -S РУ-/0/6МВ. Хамера */-/0 А Ш Г 4 * г , 5 5

5 4 * Py-fD/6JxB. камера КС 22 Р У - /0f6)к3. к а м ер а */-# а ш г 4 *2 ,5 Э
35* Py-fDfeJxB. камера к ?  8 РУ-/Р/6)кЗ. камера Ш 22 АКВВГ 4 *2 .5 /2

_ 3/*-» РУ-/б//]*В '. камера к -8 РУ -/0 к М З . камера */-22 АКВВГ 7 *2 ,5 /2
____ 3 2 * « РУ -/0 {Н*В. камера к? 8 РП-/Р(б)хЗ. камера к?Ю АКВВГ '4 * 2 .5 5

3 3 ** Ptf-WfSjkB. камера К  В22 P5-f0f6jx3. камера к ?/6 АКВВГ 4 *Z 5 - 8

_ Ъб РУГОЩиВ. к ам ера*/-22 РУ-ЮкМВ. к ам ер а*/-2 / АКВВГ 7//(?)*?. 5 8

37 РУ-/б/б)хВ. камера К - 5 РУ-/0(бНЗ. кам ера*/?6 АКВВГ 4 * 2 6 8
____ -

4 / Щит 0,4 кВ. Панель*/- У Щитб4кВ. Панель * / - 5 АКВВГ 7*25 7 _____

42 Щ ит 0  4 кВ  Панель */- У Щи/а 0  4кВ. Панель */?5 АКВВГ 5 * 2 5 7

4 з Щ ит 0,4к В. Панель */-/ Щит 0,4кВ. Панель * / -ё АКВВГ 7 *2 ,5 a

4 4 Шит D4кВ Панель tJ-3 Щ ит  2.4к В  Панель к ?б АКВВГ /2 *2 .5 6

45 Щ ит 04кЗ Панель * / -5 Щ и т  04кб Панель */? 6 АКВВГ 7 *2 ,5 5

/ Кабели, отмеченные *, относите* 
/полько к  схеме л/- 4 Кабели, о б 
меченные ■* * ,  о т н о с х т с л  то л ь к о  
X  с х е м е  л / -2.

2. кабель с маркой 36(7* 2y5 j соединяет 
ш инки /и /Ц У и /у /щ /о з ^ З /к Э ш с  и  

о тн о с и те *  X  £ а р и а н тх /( за щ и та  
о т  X. 3. на землю  на р е ле  .Р Г-4 о у.

3 . к а б е л ь  с  М егом ом  3 6 f/ 0 *2 ,5 jсо е д и 

н я е т  ш и н к и  ¥ Ш % 2 Ш У / Щ Ш 3 4 3 Щ  

О Ш  б, W f/q W tfc  и  Х а б  ель с  м а р к о й  

3 7  сое д и н л ю и / и и  ш и н к и  Ш #«, Ш//с, 

о т н о с*т е л  К  ва р и а н т а  2  f за щ и т а  

от  К З . н а  зе м л ю  н а  р е л е  P T 3 -5 / J
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TAZ-A

| |
I
4
1

Р е л е  

а  нем а  

А В Р

1
I
*

Ii

/ .  И *п с т о л щ  им ч е р те ж  состобген н а  основании ли стк а - к а та л о го  
на кам еры  серии Х С О -2 8 5  Л0„ З а ла р о ж тр а н с р о р м а то р  " 

схем а ВАЛЕ- 301 7 5 / 0 4 0 Э 5 -0 0 5 .
2. Р абочий б бод  *0{6J«B дли  бориактаКи В ы полнен н а  ли ст ах  

2Zr длл бариант аА ?2- н а  ли ст ах 310-14,/б .

П р и б хза н

7 Ш Ж

Лсзиц.
обозмач.

Н а и м е  н о  б а н и  e Нол.

5' I |
Хамера КС О-285

Q Блок- контакты положении быклнмателх /
Природ 
/7/75- 

” /0^40000 
(J-W J

SAC Блох- контакты оборонной сигнализации /
SQM Блок- контакты положении пружинь/ /
YAC Электромагнит бключених. ~2203 /
YAT Электромагнит отключении ~2ZD3 /
YAV Электромагнит незабисиного литаних. -Z20S /
РА/ Амперметр Э-365; О- L— !А /
HL/ Арматура АМВ 32522 //52; 2203 /
М 3 Рехе ^указательное Р5-/-/1-1УЗ; Q5A У

KM5KH6 Реле указательное Р5-/-Н- /53: 0/А 2
KL If Реле промежуточное Р/7- 2554: **2203 /
ки е Реле промежуточное Р/7-25654: ~2203 /
KT2 Реле бремени РЗ -238УХЛ4; ~ 220В /
m Реле напряжении Р5-51///60У4 /
KV2 Реле напрхженил Р//- 53/б0Л-54 /
P I 0 четник 0А35-//67ОМ: - т в  5А /
PH 0  нет ник СРЧЗ-Аб 73М.* - /ОРЗ. 5А /
R1 Резистор /7ЭВ’50; /кРм /
64/ Переключатель /7КУЭ-12А2/0153 - / рук. ре Роль б.
SFf Выключатель А£2032-30053-А,' 6003,

J.HOM-25A; 2 раса- *4А; 2 отс. - .32 ном /

407-3 -444 .87  ЭС

Распределительныйпункт /P(6J*A 
длл городских электрических 
сетей Тил Ж РЛХ-2ТМ1

Рабочий б  бод /0{6)кВ(схема 
sl~f.2j. р/сема рлек/прическал 
приниинияльнал /н я н я ло )

дмадил Аист

РП
Листа б

Нопиробал U/uu •хина

Минжилкомхоз РСф£П
Пш ж п п г ш з н е р г о

йбянобское отделение

-Ж бб/rO j & Р ' •АЗ
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о т  А ВР.
Зяектрод&т 
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пружин
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р е л е  А В Р

К н б

911

А ий—
SAC
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S A 4 t

ПК У Ъ -12А2001
Соединение

положениерукоятки
контактов -55* +45*
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Г X Г
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17 18
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2 7 ^ 2 8
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Телесигнал*
ъациЯ

положения
Выключатель

В сцену 
секционном 
Выключателе

Ьсяему 
В вода a/£Z 
(  ВВода

Обогреб

счетиикоё

16

й.инклр\ Красин______Щ г,
ШМШЩ&ЛМШМ^ШР
Н.квнтр к оз син \Л 
1/епоАч. 1 КурилоВз \&,'ла#К

\<>*

4 0 7 -3  4 4 4 .8 7  ЗС

дллюрсдских электрических . __ , .-
сетей Тип а  Р П К - 2 Т М /  1 P Q  I ' о  .______
Ра5очидВВод10/$)к&{шно^ШЯжилканхоу рсФср

с%ена электрическая 
лринципиальная/поодолжение}

1Й р Р О К П ! т а Ш Е Р Г0
РЪаноёское от деление
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от клю чения 
и  р е л е  
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р е л е  А ВР

ПК У З - /2 A 2 0 a i
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2 S  *26

I t
27^4%»

Т елесигна
лизация
полож ения

Выключателя

В  схен н  
р езю В м о п  

В бода

Э 5 KLH t  9 7 ______4 KL1Z AW 3
Т Т ^ < 2  Т ^ Я Ч

АЬаггцйное
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конт рол*.

Ц еп ей

В  2
- с = >

Ч = >

счетчикоб

„  Б ли н к ер  
vн е  подмят *

LSI

Л ри В яза н

ШШЙА

%ш тщ  Хррсич
Чач от* Ш ютриеВ 
Н.контр К расим

щ -

4 0 7 -3 4 4 4 .8 7  ЗС

ш &М М ТШ УШ !}£!Ш кРаспределит ельный пункт id(6Jk& 
для городских элект рических i ... 
сет ей  Т ип JLP f7H -277nf Р /7 | /о 
Рабочий 86од fO (€j/(S(схен о л/-2)  Нинжшконхоэ рс ф с р  

Схем п  элек т р ическ а я  ,г:_ 
чриниипиальм ал [окон чание) Ш рракам м унзнЕРганбанобагое отделение

JC tm upoga* ̂ ^ uJ ^ .f/4 )3  f i  Ф ормат  Л З



г ' * ' '  
\ r

i ' s ,

u

I

1------ f f iTfii-e
— f r  Ш* 

± — - **"_
tori
* L >

пкузчглгом
Соединенийm•ofгы иконтактов-4S>-0~*W
4-2 X
3-4 X
3-3 X
У-S X -

T/U-A

Ш е  з  7 ^  *  f

~\c ttfU [ Ci£3 / *

sai

ч  |

4  S  «  ^
I  <*
NI I

s  §

! f «

SA2
ПКУЗ-42иг037

Соединение
контактор

Лот*№чет1/hktt
0 е *43'

1-2 —'
3-4- —
S -6 -
7:S -

Н астоящ ий чертеж  состсЗ/ен но. оонобснии зи стка -ко - 
те л о  to  Ha w e p t ; серии jcCD-SSS по „Запорожтраматор 
м отор * слана 63U E  2 0 1 7 9 1 0 4 0 9 3 ш 924

Позии-
оЗозт Наиненобание Коз.-------------------чПримечание

0 Блок-контакты положения Выключателя 1
SAC Блок-контакты аВшйнои сигналижиии 1 ПриЗод

/7Пй-SOM Блок-контакты положения пружины 1
wrffimРеле максимального тола рг£-£37 2 4/НО

40/22400Y/Hf Электромагнит Включениям2203 1
ГАТ Электромагнит отключения. ~ 220 В 1 Ш е )
YfiV Электромагнит независимого пиганияг2№6 1
HU Арматура А/ЧЗ32322 М 2 !-2206 л
Ш Резе уш ат м ное РУ-РН-ЧУЗ: 0,3а 1

щ т Реле указательное РУ-1-11-1УЗ: 0.1А 2
Ш 0 Реле промежуточное РЛ-12УХЗ4; *2203 1
k w Реле промежуточное РЛ-25У4: -2203 1
KUZ Реле промежуточное АЛ-23ВУ4̂ 2203 1
НИ Реле напряжения AH-5U/1B0 УЬ 1
РАЗ Амперметр ЭЗВВ; O...LU а 1
11 Резистор ЛЭЗ-50: 1яОм 1
SA1 Переключатель Л/СУЗ-12А2001УЗ 1 Аук.реЗольЗ.
SAC Лереыючатш A№-f2l/2037УЗ -1 АУк. флажкоВ.
SF1 Выключатель А£2032-300УЗ-2: * S503

2ном. *25А, Троей. ‘4А:1о/пс. :31ном 1
AT Счетчим СРЗУ-Ц67СМ; ~ m s. ЗА 1
Pk Счетчик СР4У-Ц673М} ~toos. ЗА 1
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Цепи 
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и реле 
положения 
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зш о
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О

я з
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4 и /0
O fin p eB

ечёт чикрВ
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АбОЪ
K V

Л З Ш

SAZ >
051 и 053

3 й s
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т е
KHS

А701
T ^ f7)_\г

__ КВ 16

T ^ W 7Jz

А ю
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SAC
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ёЬ

3S KU1
T S T i " ■Я

К  LIZ АТОЭ

S F f
ХНЗ
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н и

А В орииное
от клю чение

контролу

Цепей

У правления

Л ам па

ЛЮ

17 18
ШНа ШНВ ШНс

Телесигнали
за ц и я  

полож ения  
Выключателя

Счетчи

ки

407-3-444.87 ЭС
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Распределительный пункт10р)кВ\(!та9иА Аист 
для городских электрических п jo
сетей Тип Ж РПК-2ТМ  f А77

РеэерВный Ввод Ю(в}кб 
Схема Электрическая  
нриниипиальналf окончание) \РнаноБское

Аистов

Минжилконхоз РСФСР
уНэнерп;
отделение

Р&ЛГб/-еЗ АО ХопираВал Шишкина Форм ат А З
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Л К У З -12 A 2001
Соединение
контактоЗ &

оже
т/гтл

wue*1/
-ft* чР\ +43

1 -2 — —
3 -* — —
f - 6 — —
7 -3 — —

ПКУЗ- 72И20Л
Соединение̂  
кош a* moo

помM№
mot
щек

0 ' *46*
1 -Z —
3 -* —
f - 6 —
7 -6 —

a m &I HiUMe*o5a«ue. Лор. Примечание
Камера КCO- 285

9- 5лок-штакть/ положения Зшлючагеля 1

ЛриЗод
Л Л 6-

- f D f a t o o
(Л Ю /

SAC 5лок-контакты аЗарииной сигншзаиис 1
S&M £лок-контакть/ положения пружин*/ 1

Ш ,Ю П Реле максимального тока PT6-CJ 2
У/90 Электромагнит Зключения, *2203 1
Г Я Т Электромагнит отключения, *2203 1
YRY Электромагнит незаЗисимого птния*2Ы 1
Ш tottamwa АМ£3252211122: 2206 1
KH3 Реле указательное РУ-М1-/УЗ; 0,33 _1

Ш,тЬРеле указательное РУ-1-11-1 УЗ; 0,13 2 ~

К Ш Реле промежуточное РЛа12Ш*;*22оЗ 1
К 111Реле промежуточноеР/7-23У*; *22о3 /

К Ш Реле промежуточное РЛ-236У4; *2203 /
----

P M Змперметр 3363; Q ..JZ 3  3 1 / '
Л 1 Резистор /733-SO; 1 кОм 1 J.

SPY Леоекл/очатель окуз-1232001УЗ 1 jy*Jped!Hil
SP 2 Лере/иют/нез» ШЗ-Ш2037УЗ 16246'. флао/скоЗSP1 Зь/кл/очатель362032-зооУЗ'З: ~6606. /

Тномg263. Трасу-43,Тотс-ЗТном . 1 J

Настоящий чертеж госта Зле н на- осноЗании листка- 
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Ц е п и
отключения 

и реле  
положения
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{секция ’ ' 2  секцияъ-> т

t

J k s
0 5 f H iA gf 

„  3  I *  
№f\ I I 

5 I I

П ривязан
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| 3  схему 
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4 0 7 -3 -4 4 4 .8 7  3C

"" Распределительнойлннкт10{бр& Стадия /tuc/п Листов
для юродских электрических 
се те й  Ти л Т Р Я Х -З Т М /  

веку ионный вы клю чатель 
i0 (6 )«3 . вхеми электрическая

р/7 20
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t  Настоящий чертеж составлен на основании листка-катало* 
ta на камеры серии К СО-225 ЛО„Запорок трансформатор* 
скема В ЛИЕ. 301791. 06233 -  L— /. Можно применять модифика
ции 063-.071

Позиц.
обозиач. Н а и м ен ова н и е Кол. Прим ечание

К а м ер а  К  СО-225
а / Елок- контакты  положения выключателя /

П р и в о д

Л Л 8 -

-/в///221/

(Н о /

ЗАО Елок-контакты аварийной сигнализации /
SQM Блок- контакты  положение пружины /

Ш , КА2 Реле максимального то ка  ти п а  РТМ Z
КАП КАЛ Реле максимального то ка  РРв- Z Z 7 2

ГАО- Электром агнит включения, v 220В /
УАТ Электром агнит отклю чения, ~ 220& /
У А V Электром агнит независимого литаний^гш Л
н и Арм атура A ME 32522 //52; 2206 /
КА7 Реле та к а  PT-4D /G  2УУ / вариант Z
КА7 Реле то к а  РТз -51УХЛЦ / в а р и а н т^

КИ5, КН9 Реле указательное РУ-/-11-1 уз; 0.1 А 2
КН16 Реле указательное РУ-Н 1-1УЗ’,  0,1 А 1
Ш Реле указательное Р У -/ -Р-/УЗ; о,ЗА /

ш / ш г Реле промеж уточное РЛ-25У4; ~22йв 2
ктг Реле врем ени Рв-£38УХ ЛУ; -2 2 0 8 /
РА/ Ам перм етр ЭЗвв, 0 - /  !А / .
А1 Резист ор Л Э в -50: /кйм /
SA1 Переключатель пкуз- /2А гео/УЗу / рук револьв.

Sf1 Выключатель АЕ2О32-300УЗ-А; '•ввоз.
Iном. -25А. Трасц. -  б A) Jomc. ъЗТном /

*
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0703

Сил нал 
, Замыкание 
но землю*.

Контроль
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управления

J a n  па 
„ Блинкер  
нс поднят9

Привязан

LШ Ж

А10
ян 1

47 to 1

и*леси£.чали
oauuft

положенияВыключателя

SM

ПКЫЗ- 12А £OD/

Соединение
к о н та к то В

Л  ал онени е 
р у к о я тк и

-4/5° +Ц5*

/-<2 — X
' *-ч — X

S -6  • X
Ч'& -

Ноч.отВ
Н. контр
Попран.

Пмнш.пр Красин
Дмитриев
Красин Цфиеи4 
Кирилова fatcejuf,1

••••• ■ - i X
Поясняющая, схем а

Г4- - * 1

4 0 7 -3 -4 4 4 ,8 7  ЗС

Распределительный пункгЮ(б)хв Стадия

РП 22для ларедских электрических 
с е т е й  Тип Ж РПК~2ТМ{
Отходящая кадельно-Вагдцшнсо Ниншшконхоъ р с ф с Р  
линия ю(1)кВ. Охена элекгричеещ ГИПРОК □ММУНЗНЕ.РГО
принципиальнаяf окончание/ ХиваноЗакоа отделены
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# 4 3 2

Dr~j

W HO

T\JS 3 0 _
KA7

£ k

u/Hc

Tсбза_I

ЗоЩ и/ПО.

0/7?

замь/кань/и

HG

ЗРЛ1/7К7

I Н астоящ ий 'че р теж  составлен на основании ли стк а -к а та ло га  
на намерь/ серии КС0-2В5 /10 „даларо/ктрансрорм атор* схема 

В вИ Е . 301737. ОЩ ЭЪ-L — /. М ож но прим енять м овирикации OS3..-071.
2. З а щ и та  о т  зомь/каний на земяю м ож ет Еь/мь вь/полнена в  

в в ух вариантах - о /в а р и а н т! -н а  реле Р7-40/О.2-}
5J вариант Ё  -  на реле Р73-51.

Позиц.
абознау.

Р / а и м е н о З а м и е Кол
11

/Сам ера /с е о - 2 8 5

Q блок- контакты  положения выкл/оча те л  я /
Л р и в а в

SAC блок- контакты  аварийной си г нализалии /

SQM Блок-контакть/ положения пружинь/ 1 п rr А - jn/// 0 O/i
Ш ;К А 2 Реле максимального то к а  ти п а  РТМ г Л  По 70/773 г у

/A tB jк т * т Реле максимального то ка  РТВ-  1— J в

YA& Электром агнит вклю чения, *~220в /

YAT Э лектром агни т отклю чения, «-220В . /

YAV Электромагнит независимого питания, ^2203 /

н и Ар м а тура  А М £32522//У 2} 220В / -

КА7 Р е ле  т о к а  Р Т -40/о . 2 У  У / в а р и а н т !

КА7 Реле то к а . Р ТЗ  -5 1 У  Х Л 4 / в а р и а н т!

КН б,Ш Реле указательное РУ-1-1/-1У2) О,/А 2

К Н/6 Селе указательное Р У -1-//»/УЗ) о,/А i

K L H Реле промежуточное РЯ -ябУО ) ~22йВ /

РА/ Ам перметр 3365, О ... L— /А /

А1 Резистор пэВ -sO) /к й м } t  /07/0 /

S A f переключатель 0КУЗ-/2А 200 /У З / РУК. револь в

$F1

*и1$5
'

11|is
.

T отс. * 3 ,5 1ном., БК-f/J / - ■

О тко вятя /седельная линия 
kj/G/kB. Схема электрическая 
принципиальная (начало)

Минкилкомхоз РСрСР
1и р р о к п м л у н з м Е Р г а [
Usa/foScKoe епЗелениех

Копировал Больш аксва Форм ат АЗ
JL S S & -* 3  Л в ~
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яг*

Рене 
контрол* 
и Земля 
ё сети"
Шинкинапряже

ния

Яётомоз

Контронь

и зо н о т

Рене
цепей

напря
ж е н и я

Настоящий чертеж состсЛнен на основании 
листка -каталога на камеры серии &0-2SS

\2€

nQdfo%a\ У а ц м ен о б а н н е \Щ  Примечание

/Со. мера /c c o -2 S ff
ИЗ Pefotf A 3/7 220 У4- 1

н и Авк&Щрй AM£ J2SZZWZ; ZZOB 1
/CL3 Рене промежуточное Р/7-/1Ш4:2203 1
/CIS &ене промежуточное Р/7-23РУ4; 2203 1

Рене промежуточное Р/1~23У4-; 2203 3
щ т Рене указательное РУ-1-20-1 УЗ: 01Р г

*1cfl9*SРене указательное РУ-ТН-Я/З; ПИР 3
ктс,кп i I £ 1 ч, N Ъ» 2

* № * Рене напряжения PH 36/1 ко У 6 3
/СУЗ Рене напряжения РНЗЗ/ео4У6 1
РУ/ Зонетметр Э-333-ED 1

If, 22 Резистор /7ЭЗ-Р0: 270о*: е/о% 2
ш Перекзюкатем /7/а/э-/2//2037УЗ 1 /я*, флажм.

SA/У

.1i§!1S111
/ Рук, флажк.

* W > Зш /от т ем  /с£М/U , иол.2; кери. 3
f/Y 6икзючате^АР2оззАоо-2ош.--ш/рЩ /
ГУ Трансформатор напряжения PTMH-TJ / '

копирован Троицкая***6**3 нз
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Шинки 
сигнализации

//онтроль
целей

Напряжена*

Сигнал 
землл $  
с е ти  
6, fO * 3 *  

А вто м а т 
отключен 

/и м п а  
„ Блинкер  
не а о дн лт 
А / т о м и т  
Р777КЛН>УеН *

Шинки

v Реле  ̂ j 
а/ариино/ .
CUtHPKUSSWL ‘

Реле 
предупреж
дающей

Зихадное 
реле 

центральной

Редин

Р еле
Хон трал л
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,  В  л и н к ер  в 
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Телесигнал 
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П рибрэан

32 г XL? 223
з Ч *

5 схеме i 
- блокировки 

АВР
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&А1К
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Контакта/
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26

бел городских электрических
сет е/ Tim  Ж Р/7К- 2ТМ Г  
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1 та ъ

J. СЪОЪ j

измери
ч

тельных

приборок
11
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j Приблза»

t  Л е р е че н ь  алпарат ири см . л и ст  ЗС~2Л 

Z  Ч е р т еж  с о с т а в л е н  н а  о с н о в а н и и  схем */  

Э О г О в е о о э З  Ц ЛК Б  т р е с т а „ Э л е к т р о н он . 

т  а ж  к  м ет р и к у  и л  " /л а Л эл еклгрсм м т а ж а  М и н - 

м о н т а ж сл е ц е т р о л  СССР.

3. Ч ерт еж  Л*/полнен сЧ л Т / и  дейст Л ит елен 
Э л л  Т2. Д а л  ат личил ц елей / CHf...C/з з  и  
аллар ат аЛ й -° и  2*Р Л Л одоЗперед обоэн ач е- 

л л  ВосстаноВ- HffP *u  ц ел и  и  ол л ар ал /а  ст а  Лить
/еяил лалрлт Т . длл  §Л ода( J -  дл л  ЛЛода 2.

4 0 7 -3 -4 4 4 ,8 7  ЭС

. Раслре*гелителщ/ивин<т10(б)*3 баодиа Лист Листе С  \ 
дл л  городских электрических .л 7 |
се т е й  7ипЖ РЛ К -2ТМ / Р Л  \ \

МилЖШКРНХОЗ РСФСР
[йПРОКОМИУМ ВНЕРГ 
иЛонсбсхое м ое;

ЛалиосЛм л Ш иш кин о
'  AS*~t/ - 0 3  Л У
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Пазиц,
05оз,наЧ Н аиненаВегни ес Кол. П ри м еча ни е:

Памел ь ЩО 70-/- / 1В8ода л/-/{$)

PAL. РАЗ А м п е р м е тр  Э377у &ОГц, 0 -1  J А 3

1(F) РУ В о л ь т м е т р  Э377}  S O T О - SDO& 1
1(1)3 Переключатель Универсальный УП 5312-А8393 /
1(F) HL/ Аанпа , сигнальная о красным колпачком

ЛС-5Э3 *>2206 /
1(E) HL 2 Лампа си гн а льн а я  а зеленым колпачком

ЛС-53} «*2205 У
Ж /P U Предохранитель ППТ-Щ Вставка Е27&{-6,3/380 /

-
Панель Щ 07О -1-90 АВРл/*6  -

1(F) к г { Реле Врем ени РВ-225УЧ, * 2206 1

Т(В)кт2 Реле В рем ени Р6-2Р8УУ, *2206 / -

I d )  xv 1 Реле пром еж уточное РП У -1-393 УЗу ^220В 1

1(a) КУ2 Реле пром еж уточное РП-256Щ  *-2206 1

S1 Переключатель Универсальный УП5312- А89УЗ 1

1(F) ATI Накладка к о н т а к т н а я  н к р -з 1 '

Привязан

UH6.N1

3C

Распределительный п ун к т  10(G) кВ 
для городских электрически* 
Сетей. Тиг.ЕРПК'2Т М1
SSod й,ЦкВ трансформатора 
Перечень аппарат  п р и !

Стадия

РП
Лист \£игта6

2S  !
Минжшканхоз РСФСР
(йпракаммунзнЕРго
ийансЗсяое стЭекем иё

Ф о р м а т A*f

за

1Щ  ж т

Позиц.
обозмач И а и н е  наёани/е Кол. П р и м еч ан и е.

Панель Щ О70-1- / ]секционирования С автом атом  //-S'

H U

HI 2

KV

П ампа о и г н а п ь н а я  а к р а с н ы м  лолпач-

ком  лс~ S3, ^ г г о в
Пампа си гнальная с  зеленым колпач

кам АР-S3, *-2266
Реле промежуточное РПУ-1-363;  ^зго В

Переключатель универсальны.й УП5342-А89УЗ

.1

Панель Щ 0 7 0 -/-5 0  АВР

М 2

S1

Реле промежуточное РПУЧ-ЗСЗ, *•2206
Реле промежуточное Р П -256Щ  ^2206

Переключатель универсальный УП5312-А8953

Q.C.4M- пр\ Красин
Няч. omtt- \/}нитриг£
Н. контр Красин

$Шй1

4 0 7 -3 -4 4 4 .8 7  ЭС

Распредемггел ь чый пункт10$к8 
дли городских электрических 
сетей Тип ЖРПК-ЗТШ
С ек ц и о н н ы й  оЗт онат  0,Чк8 
Перечень аппарат уры .

Стадия
РП

Лист \Листо5

Привязан

Um8.N1

30 |
Минмилконхоъ РСФСР
(йпракаммунзнЕРго
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ТШ Ш Н Ш й ЯТШ Я.УТё З а  
т я г т  Ш Ш ^ГШ  
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