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ВВЕДЕНИ Е

Настоящие нормы технологического проектирования 
оросительных систем с использованием сточных вод и 
животноводческих стоков разработаны на основе дейст
вующих в Российской Федерации строительных норм, 
правил и государственных стандартов, с учетом совре
менных требований природоохранного законодательства, 
в соответствии с новыми экономическими условиями и 
структурой управления.

В настоящих нормах отражены последние достижения 
в области технологии сельскохозяйственного исполь
зования сточных вод и животноводческих стоков. Особое 
внимание уделяется сохранению окружающей среды как 
целостного природного комплекса. Соблюдение настоя
щих норм позволит исключить загрязнение водных ресур
сов, а также повысить агроэкологический потенциал ме
лиорируемых земель.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают общие по .../Ке
ния, цели, задачи, требования проектирования впот. v ;ро- 
ящихся и реконструируемых оросительных сп о ем  с 
использованием подготовленных бытовых, промыт ясп- 
ных, смешанных сточных вод и животноводческих ч m m i, 
а также экологические критерии и ограничения a c o o iв о 
ет вии с природоохранным законодательством Российский 
Федерации.

1.2. Положения настоящих норм п ри м ен яю т. iu  
территории Российской Федерации:

-  органами государственного надзора;

-  предприятиями, проектными, эксплуатационными и 
другими организациями независимо от форм собавен н о-  
сIи и принадлежности;

- гражданами, (аиимающимися индивидуальной i (оли
вой деятельное ш о:

- общ естенпы м и и иными организациями, нк почт: со
вместные предприятия с участием зарубежных партеров:

- зарубежными физическими или юридическими лицами, 
занимающимися вопросами очистки и использования 
сточных вод и животноводческих стоков, а также охраны 
природной среды от загрязнения

1.3. На существующих системах и сооружениях с ис
пользованием сточных вод и животноводческих стоков, 
запроектированных и построенных в соответствии с ранее 
действующими нормативными документами, настоящие 
нормы применяются в случае, когда дальнейшая их экс
плуатация приводит к риску безопасности жизни и здоро
вья людей, а также загрязнения окружающей природной 
среды.
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1.4. Юридические и физические лица несут ответст 
всшюсгь за нарушение обязательных требований и пра 
вильность применения положений настоящих норм в со 
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2. НОРМ АТИВНЫ Е Д ОК УМ ЕН ТЫ

• Закон РСФСР «Об охране окружающей среды» от 19.12.91 г.

• Земельный кодекс РСФСР от 25.04.91 г.

• СНиГ1 10-01-94 Система нормативных документов в строи
тельстве. Основные положения.

• СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласова
ния, утверждения и составе проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений.

• СИиП 2 06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

• СПиП.2 04 03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

• СИиП 2.04 02-84 Водоснабжение Наружные сети п сооруже
нии

• С11и11 2 08 0 1 -89 Жилые здания.

• СПиН 2 01 14-85 Определение расчетных гидрологических 
харакicpncгик

• СНиП 2 06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехниче
ские сооружения (волновые, ледовые и от судов).

• СНиП 2 05.02-85 Автомобильные дороги.

• СНиП 2 05,11-83 Внутрихозяйственные автомобильные до
роги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях.

• СНиП 2 06.15-85 Инженерная защита территорий от затопле
ния и подтопления.

• СНиП 2 04.05-86 Инженерное оборудование зданий и соору
жений. Внешние сети Отопление, вентиляция и кондициони
рование.

• С11 551 -82 Инструкция по проектированию и строигельству 
протпвофпльтрационных устройств из полиэтиленовой
пленки для искусственных водоемов.
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• СП-11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические .пы».к, ыы 
для строительства

• СанПиН 2 1 7 573-96 Гигиенические требования к исполью 
ванию сточных вод и их осадков для орошения и удобрение

• СанПнИ 4630-88 Прапнла охраны поверхностных во o r  З а 
грязнения

• ВСН 33-2 2 12 -87 Мелиоративные системы и сооружены 
Насосные станции Нормы проектирования

• ВСН 33-2 2 03-86 Мелиоративные системы Дренаж на оро
шаемых землях

• 01ГГП-17-86 Общесоюзные нормы технологического нроек 
тирования систем удаления, обработки, обеззараживания 
хранения, подгоювки и использования навоза и помиа

• Ветеринарно-санитарные правила по использованию жиши- 
поводческич сюков для орошения и удобрения nauGmu и 
Минсельхозпрод РФ 1993

• I ребовання к качесгв> сточных вол и их осадков, нспо н 
МЫХ UI>1 орошения и удобрения - М Минссльхозпро i РФ 
1995

• Временная инструкция по эколог ическому обоснованию хо
зяйственной лея I ель мости в пред проектных и проектных ма 
териалах -М  Минприрода РФ, 1993

• Инсфуктивно-мегодическис указания по взиманию пл пы j i 
за! рязнепис окружающей среды -М  Мипприрода РФ 199

• Положение Минприроды РФ «Об оценке воздействия па oi 
ружаюшую с])сду», приложение к приказу Минприроды Рос 
сии от 18 07 94 г , №222

• Правила охраны поверхностных вод - М Госкомприрода 
СССР, 1991

• Почвенно-мелиоративное обоснование проектов мелиоратив
ною строительства Пособие к СНиП 2 06 03-85

• Почвенные изыскания для мелиоративного строигел! ств i N1 
1985

• Положение о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и води 
хранилищ в РСФСР, у]вержденное Постановлением С они i 
Министров РСФСР от 17 03 89, №91
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• Положение об охране подземных вод. - М.: Мингео СССР, 
1995.

• Пособие к СНиП 1.02.01-85 по составлению раздела проекта 
(рабочего проекта) «Охрана окружающей среды».

• Пособие к СНиП 2.06.03-85, Определение расчетных концен
траций минеральных, органических веществ и пестицидов в 
дренажном и поверхностном стоке с мелиорируемых земель. - 
М.: Союзводпроект, 1986.

• Рекомендации по устройству биологических оксидационных 
контактных стабилизационных (БОКС) прудов для небольших 
населенных пунктов. - М.: Минводхоз СССР , 1987.

• Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - 
М.; Госкомгидромет, 1987.

• Методические рекомендации по гидрогеологическим исследо
ваниям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод - 
М/ Союз вод п рос к*!, 1993.

• Проектирование внутрихозяйственной оросительной сечи для 
дождевальных машин «Фрегат», «Волжанка», «Днепр» - М 
Сою шод проект, 1988

• Применение гидротехнической трубопроводной арматуры на 
внутрихозяйственной сети. - М.: Союзводпроект, 1985.

• Руководство по проектированию планировочных работ на 
орошаемых землях. - М.: Минводхоз СССР, 1978.

• Рекомендации по проектированию и выращиванию защитных 
лесных насаждений на орошаемых землях, 1978.

• Научные основы и рекомендации по эффективному примене
нию органических удобрений. - М.: ВАСХНИЛ, 1991.

• Пособие к СНиП 2.06.03-85 «Эксплуатация гидромелиоратив
ных систем».

• Правила эксплуатации оросительных систем с использова
нием сточных вод. - М.: Минсельхозпрод РФ, 1996.

• Пособие по эксплуатации ирригационных полей утилизации 
животноводческих стоков. М.: Минсельхозпрод РФ, 1993.

• ГОСТ 17.4.3.05-85 Охрана природы. Почвы. Общие гребош!- 
ние к сточным водам н их осадкам для орошения и удобрения.
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• ГОСТ 17.3 3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Праишк; ус
тановления допустимых выбросов вредных вещей в rip*:;.’.: пи
ленными предприятиями.

• ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и 
контроль за качеством.

• Временные рекомендации по очистке сточных вод 
полива по склону, засеянному многолетними травами - м  
НПО «Прогресс», 1986.

• Методические указания «Проектирование систем ВлутрипоЧ' 
венного орошения с использованием природной воды, дядГо- 
топленных сточных вод животноводческих комплексен Горо
дов, населенных пунктов, промышленных предприятие М 
1989.

• Рекомендации по технологии полива при вспашке наиошшмн 
сгоками и сточными водами. - М НПО «П рогресо, 1уч

3. О С Н О В Н Ы Е  Т Е Р М И Н Ы  И 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Биологические
пруды

Искусственно созданные водоемы, предназначенные 
для биологической самоочистки и доочистки 
сточных вод, животноводческих стоков, поверх
ностного и дренажного стока

Биоинженериое Водоохранное сооружение, в котором сообщества 
сооружение высшей водной растительности (ВВР) естественною

или искусственного происхождения используются 
для очистки (доочистки) воды от загрязняющих 
примесей

Ботаническая
площадка

Биоинженериое сооружение, представляющее собой 
мелководную акваторию произвольной конфшурзции 
с зарослями ВВР для очистки и доочистки сточных 
вод, поверхностного и дренажного стока

Буферные
площадки

Сооружения, предназначенные для аккумулирования 
и доочистки поверхностного стока с полей, 
орошаемых сточными водами

В л агозд рядковый 
полив

Полив во влевегетзционный период для создам* к 
"ачалу вегетации необходимых запасов влаги и 
корнеобитаемом слое почвы



Водооборотная
система

ОССВ с сооружениями, обеспечивающими сбор, 
аккумулирование и использование на орошение дре
нажного и поверхностного стока

Годовая норма 
внесения живот
новодческих стоков

Общий объем животноводческих стоков, вносимый 
на 1 га для получения проектной урожайности 
сельскохозяйственных культур

Животноводческие
стоки

Жидкая часть навозных стоков или жидкого навоза 
после разделения их на фракции

Земледельческие 
поля орошения 
(ЗПО)

ОССВ с полным приемом годового объема сточных 
вод объекта канализования

Искусственная
биологическая
очистка

Биохимическое разрушение (минерализация) 
органических веществ микроорганизмами 
(биофильтры, аэротенки, метантенки)

Механическая
очистка

Очистка жидкого навоза, навозных стоков и сточных 
вод от взвешенных веществ

Накопитель Емкость для аккумулирования сточных вод или 
животноводческих стокоо для их последующею 
использования на орошение и удобрение

Обвалование Ограждение территории земляными валиками или 
дамбами

Оросительная
норма

Общее количество поливных вод, подаваемых искус
ственным путем на 1 га посевов сельскохозяйствен
ных культур за год

Оросительные 
системы с 
использованием 
сточных вод и 
животноводческих 
стоков (ОСОБ)

Специализированные гидромелиоративные системы, 
предназначенные для естественной почвенно-биоло
гической очистки и доочистки предварительно подго
товленных сточных вод и животноводческих стоков, 
повышения продуктивности земельных угодий и за
щиты водных источников от загрязнения

Отстаивание
(осветление)

Механическая очистка сточных вод и 
животноводческих стоков путем осаждения 
взвешенных веществ под действием гравитации

Очистные
сооружения

Специальные инженерные сооружения, предназна
ченные для проведения очистки сточных вод и 
животноводческих стоков от загрязнения
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Подготовка 
сточных вод

Обработка сточных вод для изменения механиче
ского состава; физико-химических свойств И 
раживания перед их использованием в соответствии с 
требованиями санитарно-экологической безопасна i

Поливная норма Количество поливных вод, подаваемых на 1 i а оро
шаемой площади в течение одного полива

Полив при вспашке Способ внесения сточных вод и животноводчесми 
стоков одновременно с пахотой

Полив по
засеянному склону

Метод очистки (доочистки) сбросных вод с 
орошаемых участков путем подачи и распредели ft ЦЗ 
их на участки с уклонами 0,02...0,08 напуском ПЛМ 
дождеванием на верхнюю отметку склона, 
засеянного многолетними травами

Почвенная очистка Метод очистки, заключающийся в удержании, 
обезвреживании сточных вод и животноводческих 
стоков активным споем почвы за счет ее 
поглотительной способности (механической, 
физической, физико-химической, химической, 
биологической) и усвоении органических и 
минеральных веществ растениями, 
микроорганизмами и животными

Разбавление Смешивание сточных вод и животноводческих стомаи 
с природной водой или другими видами сточных вод 
с целью снижения концентрации веществ

Регулирующие
емкости

Сооружения для усреднения химического состава 
сточных вод и устранения неравномерности поступ
ления сточных вод в оросительную сеть

Режим орошения Совокупность сроков и норм полива сельскохозянс г- 
венных культур в конкретных климатических и агро
технических условиях

Резервные
площадки

Часть площади ЗПО, устроенной по типу полей 
фильтрации, для приема избытка сточных вод

Резервные
территории

Дополнительные к ЗПО площади для приема 
избытка сточных вод во влажные годы и в 
экстремальных случаях

Сточные воды Воды, загрязненные в результате использования в
бытовых и произволе г пенных целях, а также 
нмосфсрпые осадки, удаляемые по системам 
клналюования
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Удобрительный
полив

Полив животноводческими стоками или 
аналогичными по удобрительным свойствам 
сточными водами, обеспечивающий восполнение 
потребности растений в биогенных элементах

4, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 .1. Оросительные системы с использованием сточ
ных вод и животноводческих стоков (О С С В ) предназна
чены для почвенной очистки, доочистки и обезврежива
ния сIочных под п животноводческих стоков при орош е
нии и удобрении сельскохозяйственных и лесных угодий 
140110111,30131111110 сточных вод и животноводческих сю к ов  
на орошение и удобрение является природоохранным и 
ресурсосберегающим мероприятием, обеспечивающим по
вышение продуктивности земель и экономию удобрений.

4 2. Возможность и целесообразность строительства 
ОССВ устанавливаются на стадии обоснования инвести
ций согласно СЫиП 11-01-95 на основании анализа соци
ально-экономических и природных условий; экологиче
ской обстановки; долгосрочных прогнозов изменения 
природной среды в результате антропогенного воздейст
вия; инженерных технико-экономических расчетов, бас
сейновых и территориальных схем охраны и рациональ
ного использования природных ресурсов.

4.3 При проектировании ОССВ необходимо руково- 
дсIвоваться требованиями:

CHitl I 2 06 03-85 Мелиоративные системы и сооружения,

- (.сшПнМ 2 I 7 5 73-96 Гигиенические требования к использованию 
<, ю'шыч вол и их осадков для орошения и удобрения,

СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения,

- СПиП 2.06 15-85 Инженерная защита территорий от затопления и 
потопления,



- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для отроитедб 
ства;

- Правил охраны поверхностных вод - М : Госкомприрода С>Л 
1991;

- ОНТЛ 17-86 Общесоюзные нормы технологического проешро&о, 
ния систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения, под
готовки и использования навоза и помета;

- Ветеринарно-санитарных правил по использованию животновод
ческих стоков для орошения и удобрения пастбищ - М : Минсель
хозпрод РФ, 1993,

СалПиН 2.1 7 573-96 Гигиенические требования к качссиу, 
пых иод и их осадков, hi польз) емых для орошения и _,доС,

СП- 1 М 02-97 Мпженерно-экологические изыскания для с'фщ .. ель- 
ива,

- СП-1 Ы 03-97 Инженер но-гидрометеорологические изыскания для 
строительства.

4.4. ОССВ могут проектироваться как самостояюль- 
ный гидромелиоративный объект или в комплексе е со 
оружениями очистки (искусственной или естественной;, 
подготовки и использования сточных вод и животновод
ческих стоков.

На действующих оросительных системах с природной 
водой допускается применение очищенных и подам са 
ленных сточных вод и животноводческих стоков при над
лежащем обосновании и согласовании с органами Госу
дарственного надзора, при строгом соблюдении требова
ний настоящих норм.

4.5. Состав сооружений ОССВ регламентируется 
СНиП 2.06.03-85. Дополнительно в состав сооружении 
мелу г входить следующие объекты.

-  сооружения по предварительной подготовке сточных 
вод (биологические пруды, отстойники, регулирующие 
емкости для усреднения расхода и химического состава 
сточных вод и др.);
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-  накопители очищенных сточных вод, аккумулирующие 
емкости поверхностных и подземных вод, требуемых для 
разбавления очищенных сточных вод и подготовленных 
животноводческих стоков и обеспечения расчетного ре
жима орошения;

-  резервные территории, резервные площадки, буферные 
площадки и другие сооружения для гарантированного 
приема и очистки сточных вод в периоды неблагоприят
ные для орошения;
-  буферные пруды, ботанические площадки и другие 
биоинжеперные сооружения для приема и доочистки по
верхностных и дренажных вод и подачи их в оборотную 
систему на повторное использование или для сброса в во
доемы;

-  система сооружений и оборудования для осуществле
ния эксплуатационного контроля (мониторинга) эффек
тивности работы ОССВ и состояния окружающей при
родной среды в зоне ее действия.

4.6. Порядок разработки, согласования, утверждения и 
состав проектной документации; исходные данные для 
проектирования по составу, объему, режиму отведения 
очищенных сточных вод и подготовленных животновод
ческих стоков определяются СНиП 11-01-95, а также тре
бованиями и положениями ведомственных документов и 
нормативов. При этом используются отраслевые нормы 
технологического проектирования и водоотведения, опыт 
аналогичных объектов, фактические данные конкретных 
действующих объектов. Дополнительно могут прово
диться проектно-изыскательские работы с привлечением 
специализированных организаций.

4.7. Оценка земельного фонда проводится на основе 
информации о состоянии почвенного покрова, гидрогео
логических, гидрохимических, гидрологических и др. ха
рактеристик территории, а также долгосрочного (не менее
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20 лет) прогноза изменения почвенного покрова в рез) ль- 
тате строительства и эксплуатации оросительной с н е с  лы.

Состав, объемы почвенно-мелиоративных   in
и работ определяются «Почвенными изысканиями .е-
лиоративного строительства», М., 1985 и Пособие.., к 
СНиП 2.06.03-85 «Почвенно-мелиоративное обое.чь .ыс 
проектов мелиоративного строительства».

4.8. llpoeiu ОССВ должен согласовываться с op..u.e.\iu 
но регулированию использования и охраны вод, охраны 
рыбных запасов, административными и сельскохолыс!- 
венными органами, центрами санитарно-эпидсмиоло1 >:чс- 
ского надзора, территориальными геологическими opia- 
низациями, государственной ветеринарной службой, :см- 
лепользователями и землевладельцами, органами охраны 
природы и другими органами государственного надзора и 
контроля в установленном порядке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТОЧНЫХ ВОД И 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ с т о к о в

5.1. Общие требования

5.1.1. На ОССВ используются сточные воды и живот
новодческие стоки, удовлетворяющие требованиям к их 
химическому и механическому составу, санитарио-гш ие- 
ническим и ветеринарным показателям согласно разделам
5.2, 5.3, 5.4 настоящих норм.

5 1.2. Использование па орошение животноводческих 
стоков допускается только после предварительной подго
товки по отделению механических примесей, карантиро- 
вапия и дегельминтизации.
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5.1.3. Не допускается:

-  совместное использование животноводческих стоков с 
городскими и бытовыми сточными водами населенных 
пунктов;

-  использование на ОССВ сточных вод отдельно стоя
щих предприятий по обработке сырья животного проис
хождения, мясокомбинатов, лечебно-профилактических 
учреждений, биофабрик (по производству вакцин, сы во
роток), предприятий по производству пестицидов, сточ
ных вод предприятий, содержащих радионуклиды и галь
ваностоки;

-  круглогодовое внесение животноводческих стоков;

-  круглогодовое орошение сточными водами на сугли
нистых почвах среднего и тяжелого механического со 
става, в зонах глубокого (свыше 1,5 м) сезонного промер
зания, а также в зонах вечной мерзлоты.

5.1.4. Совместное использование на орошение жи
вотноводческих стоков и очищенных сточных вод пред
приятий пищевой промышленности (по производству са
хара, крахмалопаточных продуктов, спирта, дрожжей и 
др.) допускается согласно требованиям санитарно-эпиде
миологического надзора.

5.1 5. Орошать очищенными сточными водами и под
готовленными животноводческими стоками в различных 
природных зонах необходимо в соответствии с показате
лями мелиоративных режимов этих зон.

5.2. Т р е б о в а н и я  к  х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у

сточных вод и животноводческих стоков

5.2.1. Оценку химического состава очищенных сточ
ных вод и подготовленных животноводческих стоков для 
орошения и удобрения следует проводить по активности 
ионов водорода (pH); концентрации токсичных солей; со-
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держанию одно- и двухвалентных катионов; содержанию 
основных биогенных элементов (азот, фосфор, калий), 
микроэлементов, тяжелых металлов, органически ч ве
ществ. При этом необходимо учитывать почиенно-к/щжа, 
тичсские условия (коэффициент влагообеспечсн+юези <гм.- 
кос’п» почвеш юго поглощающего комплекса. 33n®CW гу
муса, засоление и осолонцевание почв и др.); режим 
орошения; гидрогеологические и гидрогеохимичсскш- у с 

л о в и я  (автоморфные, гидроморфные условия, проницае
мость грунтов, минерализация грунтовых вод и др.); био
логические особенности выращиваемых культур и сп о
собы использования урожая.

5.2.2. Водородный показатель (pH) сточных вид и жи
вотноводческих стоков должен находиться в пределах о.О- 
8,5 в зависимости от pH почвы (ГОСТ 17.4.3.05-85).

5.2.3. Поступление растворенных солей со сточными 
водами не должно приводить к критическому содержанию 
водно-растворимых солей в почве при годовом засолении 
0,1%, при сезонном засолении 0,25%.

5.2.4. Пригодность воды для орошения во всех зонах 
определяется по суммарному содержанию токсичных со 
лей условием

С  Н В 5П м

--------- --------------< 1 , (5 1)

К2000 (М +Р)
где С - суммарное содержание токсичных солей без учета 
сульфата кальция и солей, содержащих ионы К+, М Н / и 
PO.I3', мг-экв/л; H B jo - наименьшая влагоемкость почвы 
слоя 0-50 см, мм; М  - среднемноголетняя средневзвешен
ная по севообороту оросительная норма, мм; Кюоо = 2000 - 
коэффициент, учитывающий Н В50 тяжелосуглшшстых 
почв (200 мм) и допустимую концентрацию суммы ю к - 
сичных солей 10 мг-экв/л (0,7 г/л) в аридных условиях,
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мм'мг-экв/л; Р - среднемноголетние годовые осадки, ис
пользуемые растениями, мм.

5.2.5. Для предотвращения процесса осолонцевания 
соотношение катионов в поливной воде должно соответ
ствовать следующему требованию

/  НВ50 М
N a X V ---------------------------------  <2 , (5.2)

K 20o(Ca+M g)(M +P)

где Na, Са, Mg - содержание катионов натрия, кальция и 
магния в поливной воде, мг-экв/л; X - коэффициент, рав
ный 0,5 для карбонатных и 1 для некарбонатных почв; 
К2оо ~ 200 - коэффициент, учитывающий НВ50 тяжелосуг
линистых почв (200 мм), мм-мг-экв/л.

Соотношение катионов Mg:Ca в поливной воде 
должно быть менее 1,0.

5.2.6. При орошении по дефициту водопотребления 
допустимая концентрация азота, фосфора и калия в по
ливной воде определяется по формуле

100 В
C n ,i>,k  =  ----------- » 65 >)

М к

где С\,|>,к - допустимая концентрация элементов в полив
ной воде, мг/л; В - средневзвешенная по севообороту ве
личина выноса урожаем азота, фосфора или калия, кг/га; к 
- коэффициент, учитывающий усвоение элементов пита
ния урожаем: на почвах с низкой обеспеченностью - для 
азота 0,5, фосфора и калия 0,8; со средней обеспеченно
стью - для азота 0,6, фосфора и калия 0,85; с высокой 
обеспеченностью - для азота 0,8, фосфора и калия 0,9.

Вынос биогенных веществ из почвы планируемым 
урожаем, сроки поливов и внесения удобрений принима-
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ются по данным зональных и областны х сельскичо.,,.пот
аенных и агрохимических учреждений.

При удобрительны х поливах к он ц ен трат о, .ил ю ю  
азота в поливных водах не должна превышать. для
кукурузы, подсолнечника, сорго  2000 ; м н о го д с1.>л. .p..i 
первого года 1000 , второго и последую щ их .км п.-
зования 1500; для зерновы х культур 1300.

При удобрительны х поливах при совм естном  исполь
зовании других источников воды для орош ения оценка 
солевого состава проводится по условиям (5.1) п ( 5 .2 ) по 
средневзвеш енной концентрации солей и суммарной ю -  
довой  норме поливных вод.

5.2.7. С точны е воды  и ж ивотноводческие си ж н  с о 
держащие микроэлементы , в том  числе тяжелые ч е м  шы 
в количествах, не превыш ающ их 11ДК для воды холя п и  - 
всн но-питьсвого назначения, м огут использоваться для 
орош ения без ограничений.

5.2.8. Д опустимая концентрация органических ве
ществ в подготовленны х ж ивотноводческих стоках и 
очищ енных сIОЧП1.lx кодах определяется па основе ik u ic - 
доклппи в нолевых опьпах е учетом степени п\ ко окн е i- 
кпя на мпкроОно'Ю! ическую активность почвы, a i.a;'. с па 
p o c i, раипппс 11 качество орош аемых куп д^р 
(Г О С Т  17 4 3 05-85)

5.2.9. При использовании очищ енных сточны х иод и 
подготовленны х ж ивотноводческих стоков на орош ение 
сельскохозяйственны х угодий величина биологической 
потребности  кислорода (БПК) не лимитируется.

5.2.10. Для предварительного определения допусти
мого суммарного содерж ания токсичны х, в том Ч1ю ы и 
органических, вещ еств проводится биотесгироваш ю  па 
проращивание семян сельскохозяйственны х культур.
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•S 2 11 Количество, размеры взвешенных частиц и ме
ханических включении, содержащихся в очищенных 
сточных водах и подгоювленных ж ивож оводческих с ю -  
кач д о 11жни соответс1вова!Ь техническим требованиям 
насосов, трубопроводов и поливной техники

Содержание взвешенных веществ в подготовленных 
ж ивож оводческих сю ках комплексов КРС должно быть 
не более 4%, свинокомплексов - не более 2%  Также в них 
нс должны содержаться твердые и длинноволокнистые 
включения размером более 10 мм, а при применении д о 
ждевальных машин с гидроприводом - более 2 мм

5.3. С а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и е  и
BE IЕРИНАРНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ

5 3 1 Санитарно-гигиеническая и ветеринарно-сани
тарная оценка качества сточных вод, используемых для 
орошения, проводится по микробиологическим и парази
тологическим показателям, приведенным ниже

Д о щ сж м о с  содержание в 1 дм3
Число ЛПК (лактозоположительные
кишечные палочки) < 10000
I la Ю1 ишыс микроорганизмы
(по зннд показа? елям) отсутствие
Жизнеспособные цисгы кишечных
простейших (дизенгирийная амеба,
лямблии) < i
Жизнеспособные яйца гельминтов
(аскориды, власоглава, острицы, токсакар,
фасциолы тешшид, карликового цепня) < 1

В случае несоответствия качества сточных вод этим 
показателям или при потенциальной контаминации сточ
ных вод возбудителями инвазионных болезней в целях 
профилактики заражения животных возбудителями лара- 
зи ирных болезней следует растительную массу перера- 
боц ц ь в виде сенажа, силоса, травяной муки и концентра
ции а затем использовать в корм животным
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5.3.2. Для обеспечения параметров п.5.3.: w ...ыс
воды городов и крупных населенных пунктов . > но
шением должны подвергаться биологической о'чы 'пс в 
искусственных пли естественных условиях согласно Гап- 
ПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к непи.шзо- 
ванию сточных вод и их осадков для орошения и одобре
ния» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные ее.и п 
сооружения», а также «Рекомендациям по ycipoi.-iB> 
биологических оксидационных контактных, стабн ш - .ци- 
онных (БОКС) прудов для небольших населенных ц\пи
тов», М., 1987.

При суточном объеме сточных вод до 10000 м3, а в Ш 
и IV климатических районах страны до 50000 mj п oieyi- 
ствии сооружений искусственной биологической очистки 
допускается подготовка их на сооружениях механической 
очистки с последующей доочисткой в биологических пру
дах или в системе прудов-накопителей.

5.3.3. Сточные воды предприятий пищевой пром ы ш 
ленности (заводов по производству сахара, дрож ж ей не 
переработке овощей, фруктов, молока) допускается ис
пользовать для орошения и разбавления животноводче
ских стоков после прохождения сооружений механиче
ской очистки.

5.3.4. Животноводческие стоки допускается использо
вать на орошение после дегельминтизации в системе под
готовки, шестисуточного карантирования при условии, 
если за указанный период на комплексе не будет зарегист
рировано инфекционных заболеваний животных. При 
возникновении инфекционных заболеваний животных на 
комплексе стоки должны быть обеззаражены в соответст-

* Климатические районы страны согласно СНиП 2.08.01-89 «Жилые 
здания».
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вин с требованиями ОНТП 17-86, затем использованы но
ПрИИЯ ЮЙ '1СХНОЛОГИИ.

5 3 5. При выращивании на ОССВ кормовых культур 
необходимо соблюдение соответствующих требований но 
обеспечению качества кормовой продукции. Содержание 
ни фатов в кормах не должно превышать максимально 
допустимый уровень (МДУ), утвержденный Главвет- 
управлением СССР 26.03.91 и приведенный в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Максимально допустимый уровень содержания нитратов и 
нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных, 

мг/кг сырого продукта
Вид корма или сырья нитраты нитриты

Зернофураж и продукты 
переработки зерна 300 10
Травяная мука 2000 10
Хвойная мука 1000 10
[ рубые корма (сено солома) 1000 10
Зеленые корма 500 10
Силос (сенаж) 500 10
Свекла кормовая 2000 !0

5.4. Водоохранны е  требования

5.4.1 Поверхностный сток и дренажные воды, посту
пающие в водные объекты с ОССВ, должны соответство
вать требованиям СанПиН 4630-88 «Правила охраны по
верхностных вод от загрязнения», устанавливающим пре
дельно допустимые концентрации вредных веществ в воде 
объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного 
назначения.

5 4.2. Между границей ОССВ и водными объектами 
должна предусматриваться водоохранная зона, ширина 
которой устанавливается в соответствии с «Положением о 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
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защитных полосах», утвержденным Посданои.ч.-ы... . 1ра- 
аительства РФ от 26 I 1.96 г. №1404.

5.4.3. Прямой сброс сточных вод и животноводческих 
стоков из навозохранилищ, накопителей и с юрри.ирий 
ОССВ и животноводческих комплексов в водоемы н водо
токи не допускается.

6. ВЫ БОР ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УГОДИЙ

6.1. Выбор земельных угодий для устрой ств  иССИ 
проводится согласно СНиП 2.06.03-85, настоян him нор
мам, СанПиН 2.1.7.573-96, а также в соответствии с об
щепринятыми в мелиорации требованиями к рельеф) и 
глубине залегания грунтовых вод.

При выборе площадей под сооружения по подю ю вке 
сточных вод (прудов-накопителей, биологических пру
дов, регулирующих емкостен и др.) необходимо ч.. j i.< 
пап» требования СНиП 2 04.03-85.

6.2. При выборе участков для орошения еючоыми 
водами и животноводческими стоками необходимо >чи
тывать условия защищенности подземных вод, наличие на 
рассматриваемой территории действующих и проекти
руемых водозаборов подземных и поверхностных вод, 
перспективы развития канализации населенных пунктов 
или промышленных объектов; намечаемую тсхнолш нчс- 
скую схему использования сточных вод, необходимый со 
став основных сооружений, выращиваемые культуры; 
зоны рекреации и санитарной охраны водных объектов, 
населенных мест, промышленных предприятий, ubi« мо
бильных дорог, наличие особо охраняемых природных 
территорий.

6.3. Ограничения по уклонам местности регламенти
руются условиями проведения качественного по шва 
применяемой дождевальной техникой или поверх г. vie i bum
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способом орошения с учетом впитывающей способности 
почвы.

6.4. Строительство ОССВ не допускается:

-  на территории первого и второго поясов зоны санитар
ной охраны водоисточников централизованного хозяйс
твенно-питьевого водоснабжения и источников минераль
ных вод;

-  на территориях, расположенных в пределах области 
питания действующих и проектируемых водозаборов, 
эксплуатирующих незащищенные водоносные горизонты, 
залегающие близко от поверхности;

-  на территории с выходом на поверхность трещинова
тых и карстующих пород, а также песчаных гравийно-га
лечных отложений, не перекрытых водоупорным слоем;

-  в пределах округа санитарной охраны курортов;

-  в границах водоохранных и санитарных зон поверхно
стных водных объектов;

-  на территории с сильно расчлененным рельефом, силь
ной каменистостью и завалуненноешо, выходами плот
ных слабовыветрилых пород; на почвах с близким под
стилающим слоем (в пределах первого полуметра) тре
тичных засоленных глин, а также сильно засоленных и 
солонцеватых почвах.

6.5. Между внешними границами земельных участков 
ОССВ и населенными пунктами, производственными зда
ниями, транспортными магистралями необходимо преду
сматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с 
санитарными правилами и нормами (табл.6.1).

6.6. Величина санитарно-защитных зон ОССВ и со
оружений, расположенных на ней (накопители, биологи
ческие пруды, регулирующие водоемы и т.д.), уточняется 
расчетами с уче том фоновых концам раций вредных вс-
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mccTB в атмосфере. При этом содержание зап,я моющ их 
веществ не должно превышать предельно hoii>v. . , im u\ 
концентраций в воздухе или ориентировочно, о <>с шас- 
ного уровня воздействия (ОБУВ-), устаповлаип >- .1пл-
здравом РФ (список ПДК загрязняющих вещее i и ь лми- 
сферном воздухе населенных мест №  3086-84 и д л ю  ш е 
пни к нему; список ОБУВ № 4414-87  и дополнений к 
нему). При этом учитывается эффект суммации вещее ш 
согласно ОНД-86.

I ,!U;ln ,.| 0.1

Ширина санитарно-защитной зоны при различных слич ^ал
полива, м

Расстояние

Способы и техника полива
От

жилой
застрой

ки

От железных и 
автомобильных 

дорог общей сети 
и внутрихозяйст

венных дорог (кро
ме дорог категории 

III-C)

U I
произволе г 

венных 
зданий и
живот
новод

ческих пи- 
ы е и ^ п н и __

Сточные воды
Дождевание

Дальнеструйными дожде-
вальными установками 
Среднеструйными дожде
вальными машинами и

500 100 300

аппаратами
Короткоструйными дожде
вальными машинами и

300 100 200

аппаратами 200 100 200
Поверхностные поливы 150 100 1 0 0

Внутрипочвенное орошение 100 25 1 иО
Животноводческие стоки

Дождевание:
Среднеструйными и даль
неструйными дождеваль
ными машинами и
аппаратами
Короткоструйными дожде

200 200 200

вальными машинами 100 100 100
Полна по полосам и чекам 
Полно по бороздам и при

1 0 0 50 о  о

вспашке G 0 25 Г '
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Размер санитарно-защитной зоны уточняется расче
тами рассеивания загрязняющих веществ (с применением 
ЭВМ по программам, утвержденным в установленном 
порядке) в соответствии с п.8.6 «Методики расчета кон
центраций в атмосферном воздухе вредных веществ, со
держащихся в выбросах предприятий», М.: Госкомгидро- 
мет, 1987 и ОНД-86.

6.7. ОССВ необходимо размещать на земельных 
угодьях с естественной геологической защищенностью 
подземных вод от инфильтрационного загрязнения ос
новными ингредиентами сточных вод и животноводче
ских стоков при соблюдении проектных норм их нагрузки 
на единицу орошаемой площади. Критерии защищенноеi и 
подъемных вод pci ламешированы Cl lull 2 04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные есгн и сооружения').

Прогнозную оценку и картирование естественной за
щищенности подземных вод от загрязнения сточными во
дами и животноводческими стоками следует выполнять 
согласно «Положению об охране подземных вод» Мингео 
СССР, 1985 г. и действующим региональным методикам, 
разрабокшпым ВСЕГИНГЕО, ВНИИГиМ, МГУП и др.

6.8. Потребная площадь ОССВ определяется по рас
четному годовому объему использования сточных вод и 
средневзвешенной по севообороту оросительной норме, 
которая назначается:

-  при устройстве накопителя многолетнего регулиро
вания но средней оросительной норме за ретроспективный 
ряд в пределах 20 лет (при 50% обеспеченности);

-  при устройстве сезонного накопителя по норме рас
четного среднесухого года (75% обеспеченности).

6.9 На стадии предпросктпых проработок ориентиро
вочную погребную площадь F (га) для использования жи-
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вотноводческих стоков допускается определяй, пи фор
муле

Q
F = 1,2------- ,

М
где Q - годовой объем животноводческих стокин. ,е . Л1 - 
средневзвешенная норма внесения стоков, м3/га.

При наличии достаточной площади ирригационного 
фонда и водных ресурсов, пригодных для орошения и га
рантирующих расчетный объем водопотреблепим, при си 
огветствующем технико-экономическом обоснован.!.! к.- 
нускается увеличение расчетной площади ОССВ „ п.., 
удовлетворения 50-75 % потребности растений в \,,ш!рс- 
пиях за счет внесения животноводческих стоков и, .и.н - 
нос - за счет внесения минеральных удобрений

7. ПОДБОР СЕЛ ЬСКОХОЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х
КУЛЬТУР И О С О БЕН Н О С ТИ  ИХ 
ВЫ РАЩ ИВАНИЯ

7.1. При подборе сельскохозяйственных культ\р тсх- 
нологии их выращивания и использования следус! руко
водствоваться требованиями зональных систем орошае
мого земледелия и рекомендациями региональных сель
скохозяйственных научно-исследовательских учреждений 
с учетом конкретных направлений сельскохозяйственного 
производства, вида животноводческого комплекса, 1ребо- 
ваний настоящих норм.

7.2. Сельскохозяйственные культуры на О С С В имеют 
решающее экологическое значение Величина и иа юство 
урожая являются показателями состояния тпюдиродпя 
почв и эффективности почвенной очистки ПОЛИВНЫХ вод 
В связи с эш м па О ССВ следует выращивать сельскохо
зяйственные культуры, которые характеризуются.
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-  высоким водопотреблением и выносом биогенных ве
ществ с урожаем для обеспечения высокой степени очи
стки и доочистки сточных вод и животноводческих сто 
ков,

-  способностью  обеспечивать стабильный высокий уро
жай биомассы;

-  возможностью максимальной механизации работ по 
уходу и уборке урожая.

7 3. В соответствии с санитарно-гигиеническими и 
ветеринарными требованиями на ОССВ разрешается вы
ращивать технические культуры, зерновые на фураж, кор
мовые (кроме корнеплодов на кормовые цели), древеспо- 
куаарнпковые Выращивание плодовых кустарниковых 
к\льгур coi насовывается с местными службами государ- 
с 1 венного комитета по санитарно-эпидемиологическому 
надзору с учею м  санитарного качества сточных вод и са
нитарно-эпидемиологического состояния конкретного 
обьекга

При организации интенсивных кормовых севооборо
тов рекомендуется применять промежуточные, пожнив
ные и уплотненные посевы.

7.4. При использовании животноводческих стоков 
комплексов и ферм крупного рогатого скота в структуре 
посевных площадей кормовых севооборотов ведущей 
культурой должны быть многолетние, особенно злаковые 
травы, как основной источник для получения грубых кор
мов, сена, сенажа, силоса, травяной муки.

При подборе видов и компонентов травосмесей сле
дует учитывать сбалансированность кормов по основным 
элемешам питания и обеспечение равномерного в течение 
веге 1 алии выхода зеленой массы

Для обеспечения кормами комплексов по выращива
нию и откорму свиней рекомендуется использовать в се-
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вооборотах зерновые на фураж. При этом площадь ОССВ 
увеличивается на 30-40% в связи с низким выносим зер
новыми биогенных элементов.

На землях, орошаемых сточными водами, след;, от вы
ращивать культуры, которые характеризую!сл П О Я О ' ж и -  
тельной реакцией на вневегетационные, в au.i •1,,сле и 
зимние поливы при круглогодовом орошении; хечопчшю- 
стыо по отношению к временному затоплению u,..i uo- 
верхностных поливах.

7.5. Видовой и сортовой состав многолеших трав 
подбирается с учетом районирования, реакции .;.\ на 
вневегетационные поливы при круглогодовом upui..jim;i. 
типа почв, хозяйственного использования или и с . и,.... 
производства семян.

Длительность использования травостоя miioiолегнил 
злаковых трав рекомендуется в 6-7 лет.

7.6. Проектную урожайность сельскохозяйственных 
культур определяют:

-  методом программирования урожаев;

-  по рекомендациям зональных научно-исследователь
ских организаций;

-  по местному опыту орошаемого земледелия, при этом 
урожай культур на ОССВ должен быть на 16-20% больше 
средней урожайности (за последние 5 лет) на орошаемых 
природной водой землях региона.

7.7. Использование сточных вод и животноводческих 
сайков для орошения древесно-кустарниковых кучьтур 
может предусматриваться для.

- создания полезащитных лесных полос и иронию /розн
енных насаждений;

-  ускоренного выращивания сырья для целлюлозно-бу
мажной промышленности;
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-  создания питомников по выращиванию древесно-кус
тарникового и плодово-ягодного посадочного материала;

-  создания плантаций по выращиванию ивы в качестве 
сырья для плетения корзин и мебели;

-  создания плантаций для выращивания новогодних елей.
Технология создания древесно-кустарниковых насаж

дении, а также питомников аналогична технологии лесо
разведения и садоводства в районах орошаемого земледе
лия

8 . Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  С Х Е М Ы  И
РЕЖ И М  О РО Ш Е Н И Я

8. 1. Выбор технологической схемы использования 
очищенных сточных вод и подготовленных ж ивотновод
ческих стоков осуществляется при обосновании инвести
ций с учетом:

-  используемого расчетного годового объема сточных 
вод и животноводческих стоков и их качественного со 
става;

-  местоположения, размера земельного фонда и необ
ходимой площади ОССВ;

-  наличия источников воды для дополнительного оро
шения при использовании животноводческих стоков и 
высокоудобрительных сточных вод;

-  природно-климатических, экологических и хозяйствен
ных условий.

8.2. Оросительные системы с использованием очи
щенных сточных вод следует проектировать:

-  с круглогодовым приемом всего объема сточных вод 
о б ъ е к т  канализования в пруды-накопители и с послс-
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дующим использованием их для орошения толы л в шне- 
тационный период;

-  с круглогодовым приемом всего объема оючныч вод 
объекта канализования и круглогодовым орошением

-  с приемом и использованием сточных вод ю и «. в ве
гетационный или сезонный период

8 3 ОССВ с круглогодовым приемом focefo 0$Ъ€МСо 
ионных вод обьсыа канали«шапия принят 
юмлсдельческимп полями орошения (ЗПО)

Проскгиронание ЗПО следуй проводин, е уююм 
перспективно! о (ис менее чем на 10 лет) развита объема 
канализования

Возможное in круглогодового орошения с iочными во
дами в каждом конкретном случае должна обосиош и. пил. 
долгосрочными прогнозами изменения теплового вол 
ного, химического и питательного режимов почвы

8.4. Оросительные системы с использованием модю- 
говленных животноводческих стоков и аналогичных по 
удобрительным свойствам сточных вод следует проекти
ровать с круглогодовым приемом стоков в накопи [ели и 
использованием па удобрение и орошение в BCieiaunoii 
ный период

8 5. При использовании с точных вод для орошения 
юлысо в not епщионный период технологические с чемы 
иросигельпых систем аналогичны оросительным сие к  мам 
с природной водой, с дополиихельным уст рой с I вом peiy- 
чирующей емкой и и природоохранных сооружений 
Обьем регулирующих емкостей должен обеснсчпвап, 
прием сточных вод и работу оросительной системы в те
чение 1 . 5 суг

8 б На ЗПО следует предусматривать технические ре
шения и мероприятия по приему избыточных сточных вод
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во вневегетационный период, вегетационный период 
влажных лет и других случаях.

Для использования избыточных сточных вод при 
орошении только в вегетационный период следует при
менять следующие технологические схемы:

-  с устройством прудов-накопителей многолетнего регу
лирования;

-  с устройством прудов-накопителей внутригодового ре
гулирования (сезонный или «зимний» накопитель) в соче
тании с резервными мероприятиями в вегетационный пе
риод влажных лет.

Технология круглогодового орошения на ЗПО должна 
обеспечить гарантированный прием и использование 
сточных вод в любой по влажности год.

8.7. В качестве резервных мероприятий, обеспечи
вающих прием избыточных сточных вод, рекомендуются:

-  дополнительные поливы сверх водопотребления расте
ний с учетом обеспечения почвенной доочистки сточных 
вод и недопущения загрязнения грунтовых вод;

-  поливы на дополнительной резервной территории;

-  подача сточных вод на резервные площадки, устраи
ваемые по типу полей фильтрации (см. СНиП 2.04.03-85).

Суммарная норма поливов во вневегетационный пе
риод не должна превышать водоудерживающей сп особ 
ности 1,5 м слоя почвы.

Под резервные площадки выбирают участки с укло
нами до 0 ,02, фильтрационной способностью  почвогрун- 
гов более 0,3 м /сут и уровнем залегания подземных вод 
ниже 1.5 м или где имеется возможность их понижения с 
обеспечением при расчетных нагрузках зоны аэрации 
мощностью не менее 1,5 м.
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Площадь и размещение резервных площади:, опреде
ляются на основании прогнозов водного и хн м н ч еск и го  
(солевого) режимов почвогрунтов и грунтовых вод Пло
щадь резервных площадок составляет не м ен ее  . на 
легких и 10% на тяжелых почвах от площади 31Ю. При 
уклонах поверхности 0,005-0,01 они устраиваю гс.; ь ни те 
чеков с контурными валиками по горизонталям ре ,ьефа  
без проведения капитальной планировки высотой . о  м 
и заложением откосов от 1:6 до 1:10. На резервны  . пло
щадках высевают многолетние злаковые травы или вы са
ж и в аю т влаголюбивые древесно-кустарниковые н а са ж д е
ния.

8 .8 . Расчетный режим орошения сточными водами 
устанавливается из условий водопотребления культур со 
гласно СНиП 2.06.03-85, региональных рекомендаций для 
орошения природной водой с учетом принятой техноло
гической схемы, прогнозов водного и солевого режимов 
почв:

-  при схеме неполного, только вегетационного, исполь
зования сточных вод и схеме с устройством накопителя 
многолетнего регулирования режим орошения назнача
ется аналогично орош ению природной водой;

-  при схеме с устройством сезонного накопителя режим 
орошения назначается по условиям среднесухого года 
75%-пой обеспеченности;

-  при круглогодовом орошении расчетная ср е д н е го д о в а я  

суточная нагрузка сточных вод назначается по норме во
допотребления для самого засушливого месяца вегетаци
онного периода в год 75%-ной обеспеченности.

8.9. Годовая норма внесения животноводческих сто 
ков, сточных вод предприятий по производству спирта, 
крахмала, кормовых дрожжей с концентрацией в них био
генных элементов выше допустимой величины рассчиты
вается по формуле
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100 В
(8.1)м  = --------- ,

к С

где С - содержание в поливной воде биогенных элементов, 
мг/.ч (В, к - см. формулу (5.3)). Расчет допустимой концен
трации питательных элементов приведен в п.5.2.6.

Расчет ведется по каждому биогенному элементу. За 
допустимую годовую норму принимается минимальное 
значение из полученных величин с учетом коэффициента 
потерь аммиачного азота в процессе полива (при дождева
нии -  0.85, при поверхностном способе полива -  0,95).

Концентрация биогенных элементов корректируется с 
учетом их потерь при хранении животноводческих стоков. 
Потери биогенных элементов при шестимесячном вы
держивании в накопителях принимаются: общего азота 
15-30%, фосфора 5-15%, калия 5-10% (большие значения 
принимаются для аридной зоны, меньшие для зон с более 
влажным климатом).

Обеспеченность почв элементами питания нормиру
ется по содержанию их подвижных форм и принимается 
по картограммам агрохимических обследований или по 
данным почвенных изысканий.

8.10. Режим орошения разрабатывается с учетом оп ти
мальных сроков полива и разовых норм дробного внесе
ния биогенных веществ с поливной водой, приуроченных 
к основным фазам развития растений, с учетом применяе
мой Iсхники полива, т.е. 40-50% оросительной нормы вее- 
ной в начале вегетации и 2 раза по 25-30% в летнее время.

8.11. При назначении сроков полива следует учиты
вать карантинный период между последним поливом и 
уборкой урожая. В зависимости от зоны расположения 
ОССВ карантинный срок должен быть для:

-  аридной зоны (пустыни, полупустыни) не менее 8 сут;
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-  субаридной (степная, лесостепная) не менее ВО cysv

-  гумидной (лесолуговая зона) не менее 14 су Т

Карантинный срок уточняется в каждом 
случае с учетом степени подготовки сточных и ° Д  и хнк 
потноводческих стоков, типа возделываемы/. Культур, 
способа использования урожая и должен быть cui пасован 
с местными центрами санитарно-эпидемиолен пчеекип 
службы и государственной службой ветеринарной, над
зора.

В районах, неблагополучных по тениарпнхозу '.редп 
населения и финнозу среди крупного рогатого скок., вы
ращиваемые травы до.лжны перерабатываться на травяную 
(витаминную) муку или закладываться на сенаж с исполь
зованием кормов не ранее чем через 3 месяца.

8.12. Дефицит водопотребления растений на ОССВ 
обеспечивается за счет проведения орошения из допол
нительных водоисточников.

Степень разбавления стоков определяется соотнош е
нием нормы увлажнительного полива и разовой нормы 
внесения стоков, При одновременном поливе нескольких 
сельскохозяйственных культур степень разбавления при
нимается по наименьшей из рассчитанных по отдельным 
культурам. Псдополмв остальных культур восполняется 
впоследствии дополнительными или плановыми поли
вами.

В целях совмещения удобрительных и увлажниiель- 
пых поливов допускаемся изменение сроков удобри iель- 
пых поливов на 5-7 дней при благоприятной преднолив- 
ной влажности почвы.

8.13. В зонах избыточного увлажнения при исполь
зовании животноводческих стоков на дренированных зем
лях рекомендуется проектировать водооборотные сис
темы.
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Поверхностный и дренажный стоки (возвратные 
воды) таких систем аккумулируются в накопителях и su
re м используются на орошение в засушливое время, для 
разбавления сточных вод или на хозяйственные нужды

И збы ю к  возвратных вод следует направлять:

-  на орош ение дополнительны х резервных площадей 
за пределами вод осборн ой  территории, вклю чен
ной в с и а е м у  вод ообор ота ;

-  на доочисзку в сооружениях естественной биоло
гической очистки воды (пруды, биоплато и т.д.);

-  на сб р ос  в водоисточник при качестве воды, отве
чающ ем экологическим  требованиям.

Площадь резервных полей определяется объемами 
возвратных вод с О С С В , остаю щ ихся  в накопителях не 
использованными к концу вегетационного периода.

Объем накопителя возвратных вод рассчитывается на 
аккумулирование стока в поливной период с учетом  в од о 
забора из него на орош ение основны х и резервных плог 
щадей За расчетный принимается влажный гол с 5% -пой 
обеспечен н остью

8 14 Разбавление ж ивотноводческих стоков и елоч
ных вод с высокой концентрацией биогенны х ол ем еш ов 
оросительной водой долж но производиться в узлах см е
шивания Вы бор конструкции узла смешивания определя
й с я  в зависимости от расчетных параметров ороси тель
ной се ш , степени разбавления стоков , рельефа территории 
орош аем ого участка, взаимного плана - вы сотн ого расп о
ложении! накопителя стоков , мелиоративной насосной 
сиш ции, места смешивания.

8 15 Объем прудов-накопителей сточны х вод следует 
рассчи1ы ва1ь на основании баланса поступления и п о
требления сточны х вод на орош ение с учетом испарения, а
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также возможного поступления паводковых и л и  л*я}ых
вод.

Расчетный срок лля определения объема накопителей 
многолетнего регулирования должен составлять не 
20 лет с рассмотрением баланса сточных вол & каждом 
голу.

Объем сезонного накопителя определяется условиями 
внутригодового регулирования работы оросительной сис
темы по расчетному среднесухому году (75%-ной обеспе
ченности).

Накопители следует проектировать двух-четыре '.сек
ционными.

Для предупреждения фильтрации сточных вод из пру
дов-накопителей и регулирующих емкостей предусматри
ваются противофильтрационные мероприятия.

8.16. Накопители животноводческих стоков следует 
проектировать в соответствии с ОНТП-17-86. Объем на
копителя рассчитывается из условия аккумулирования 
стоков во внеполивиой период за 6-8 месяцев.

9. НАСОСНЫ Е СТАНЦИИ

9.1. Компоновка и устройство насосных станций, вы
бор их типа, оборудования, средств контроля и автомати
зации на ОССВ определяются принятой технологической 
схемой использования сточных вод и животноводческих 
стоков, техникой полива, составом перекачиваемых сто
ков, взаимного расположения источника воды и накопи
теля с учетом требований ВСН 33.2.2.12-87 «Мелиоратив
ные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы 
проектирования».
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9.2. Насосные станции должны быть стационарными, 
электрифицированными и автоматизированными с одно
типными насосными агрегатами.

Использование в проектах дизельных насосных стан
ции типа СНГ! 75/100 допускается на системах площадью 
до 100 га.

9.3. В состав оросительной системы в зависимости от 
расчетной технологической схемы включаются: насосные 
станции перекачки сточных вод и животноводческих сто
ков; насосные станции оросительной сети с приемным 
резервуаром (со смесительной камерой), насосные стан
ции для подачи природных и сбросных вод, дренажного и 
поверхностного стока.

9.4. Минимальный объем приемного резервуара (сме
сительной камеры) насосной станции оросительной сети 
следует определять из условий непрерывной работы стан
ции в течение одного часа при максимальной подаче.

9.5. При содержании в сточных водах и животновод
ческих стоках взвешенных веществ свыше 1% приемные 
резервуары должны оборудоваться транспортными съез
дами для очистки и вывозки осадка после поливного се
зона.

9.6. Насосные станции, использующие сточные воды, 
следует проектировать с установкой насосов под залив, 
т.е. без использования вакуум-систем.

9.7. На насосных станциях перекачки сточных вод и 
животноводческих стоков и насосных станциях сети 
должны использоваться фекальные агрегаты с соблюде
нием условий их применения. Допускается использование 
насосов ЦНС (типа ЦБС 300/120). При обосновании могут 
быть применены электронасосы центробежные погружные 
для загрязненных вод типа "Гном" (ГОСТ 20763-85).
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9.8. Насосные станции сети допускается оборудовать 
насосными агрегатами типа «Д» при следующих \ с.мл,рях.

- содержание взвешенных веществ (органических) в 
сточных водах не более 2%, влажность нс нос 
98%;

- размер органических включений не более 1и .мль
- размер по входному патрубку 150 мм и более.

При содержании органических взвесей в сточных во
дах свыше 1% и минерализации свыше 2 г/л в узел сальни
ковых уплотнений насоса должна подводиться чистая видь 
под давлением на 0,05 МПа выше давления на всасы
вающем патрубке насоса.

9.9. Для перекачки в оросительную сеть сточных вид 
после биологической очистки (искусственной или е сч са 
ленной) могут использоваться типовые оросительные на
сосные станции и насосные агрегаты, предназначенные 
для природной воды, при условии установки насосов под 
залив. Допускается использование вакуум-системы при 
наличии имеющегося положительного опыта оксплуаиг 
ц и и  подобных насосных станций.

9.10. Расчет технических параметров насосов саедуеч 
проводить аналогично расчету параметров насосных агре
гатов, подающих природную воду.

9.11. На входе во всасывающие трубопроводы насос
ных станций необходимо предусматривать установку ре
шеток зазором 50-100 мм, очистка которых производится 
вручную или механизированным способом; на входе в на
сосы, установленные под заливом, -- задвижки с ручным  
приводом.

9.12. На насосных станциях следует предусматривать 
промывку водой всасывающих и напорных трубопроводов 
после каждого полива сточными водами и животпо-
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водческими стоками. Источник поды и схема подачи ее 
решается при конкретном проектировании.

9 13. Для учета объема используемых стоков насосные 
станции следует оборудовать водомерными устройствами. 
При установке манометров, расходомеров и сигна
лизаторов уровня следует учитывать требования ТУ или 
заводских инструкций на монтаж и эксплуатацию этих 
приборов на загрязненных водах.

9.14. Проектирование вентиляции на насосных стан
циях следует проводить согласно СНиП 2.04.05-86.

В зданиях насосных станций следует предусматри
вать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, 
которая должна обеспечивать непрерывный гарантиро
ванный воздухообмен, исключающий загрязнение воздуха 
токсичными веществами. В станциях заглубленного и по- 
лузаглубленного типов вытяжные короба вентиляции  
должны устанавливаться на высо!С 0.3 м от пола маш ин
ною зала.

10. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОПОДАЧЕЙ

10.1. Автоматизация управления водоподачей при по
чине с использованием сточных вод и животноводческих 
стоков осуществляется с целью поддержания технологи
ческого режима в пределах заданных значений парамет
ров и создания комфортных условий работы обслужи
вающего персонала.

10.2. Объем и степень автоматизации технологиче
ских процессов должны определяться при реальном про
ектировании с помощью технико-экономических расче
тов. При этом должны учитываться условия и безопас
ность работы персонала.
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10 2. Автомашзацпя управления работой насосных 
станций, входящих в узел сооружений, должна » о : . пу
ляться согласно требованиям ВСН 33.2.2.12-87 «Мелиора
тивные системы и сооружения. Насосные станции Нормы 
проектирования». При этом обязательно должен преду
сматриваться дистанционный контроль за их рабиюп. а 
при необходимости дистанционное управление ими

10.4. Диспетчерский пункт узла сооружений а. . . . с и  
располагаться к специальном помещении, означающем 
условиям эксплуатации установленного на нем обор\но
вация, а также технике безопасности и условиям фуда 
персонала.

10.5. Кнопка включения приточно-вытяжной вепш- 
ляции, должна устанавливаться у входной двери снаружи 
Входить в помещение станции можно только через за
данное время после включения вентиляции. [Jto время 
определяется для каждой станции и должно составлю, не 
менее 30 мин

10.6. С диспетчерского пункта должно осущ ествляйся 
управление основным технологическим процессом 
смешивания животноводческих стоков или сточных вод с 
водой до требуемой концентрации. С помощ ью про
граммного устройства диспетчер должен контролирован» 
основные технологические параметры (уровни вшил в 
смесительной камере, накопителе, регулирующей емкое!и. 
расход насосных станций), состояние оборудования 
насосных станций и иметь возможность оперативного 
вмешательства в управление технологическим процессом 
для его корректирования.

10.7. В зависимости от оборудования, установленного 
на насосных станциях, подача животноводческих п и ков  
или сточных вод может меняться дискретно или н еп р е
рывно (пспрсрывио-дискретпо). ГЗ нервом случае ш  по
дача может бьпь изменена только путем переключения
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насосов с нерегулируемой подачей; во втором - как пере
ключением насосов, так и регулированием подачи от
дельных насосов. Целесообразность применения насосных 
агрегатов с регулируемой подачей должна подтверждаться 
технико-экономическим расчетом.

10.8. Все технические средства контроля и управления 
(особенно датчики технологических параметров) необхо
димо выбирать с учетом возможности их работы в агрес
сивной среде.

11. ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ТЕХНИКА 
ПОЛИВА

11.1. Проектирование техники полива и оросительной 
сети должно осуществляться в соответствии с 
С Н и ГI 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооруже
ния)), настоящими нормами, санитарно-гигиеническими и 
природоохранными требованиями.

При выборе способов и техники полива необходимо 
учитывать принятую технологическую схему использова
ния сточных вод, рельеф, почвенные и гидрогеологиче
ские условия участков, содержание и размер взвешенных 
веществ в сточных водах, регламентируемые техниче
скими условиями поливной и дождевальной техники.

11.2. При использовании сточных вод следует приме
нять дождевание, поверхностный полив (по бороздам, по
лосам, затоплением чеков) и внутрипочвенное орошение.

При круглогодовом орошении и на резервных пло
щадках применяются поверхностные способы орошения:
-  по проточным бороздам для пропашных культур;

-  по «засеваемым» бороздам и полосам для культур 
сплошного сева, в том числе многолетних трав;

за Iопленнем чеков.
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При соответствующ ем технико-экономически.*. . •до
логическом обосновании на системах к р у т ы  идоього 
орошения возможно проведение комбинированных поли
вов дождеванием в вегетационный период, noBep'.m-ci- 
ным способом  во вневегетационный период.

11.3. Внесение животноводческих стоков и сточных 
вод пищевой промышленности с высоким содержанием 
биогенных элементов рекомендуется осуществлять с;к  ан
альными дождевальными машинами и установка,а., л 
также поливом при вспашке. При их использовании ь ,чи- 
бавленном виде в аридной зоне допускается п р и м и ти в , 
техники полива по бороздам.

Применение в проектах перспективных машин и ап
паратов должно быть согласовано с заказчиком и орга
нами, утверждающими проекгно-смстную докумеи ыцпю

11 4. Элементы техники полива при поливе пропаш
ных культур очищенными сточными водами и под;о.пи 
ленными живош оводческими стоками по боре щам рас
считываются так же, как и при поливе природной водой.

Элементы техники полива затоплением чеков aiнело
гичны таковым же на системах с природными водами Ва
лики чеков следует выполнять высотой 0,5 м с поло; ими 
откосами (1:6-1:10), доступными для прохождения сель
скохозяйственной техники

11.5. При поверхностных способах полива сбросные 
воды должны собираться и направляться на повюриое 
орошение или для доочистки на буферные площадки, в 
биопруды и другие сооружения (см.раздел 14 и 15;. Для 
сокращения объемов сбросной воды при поливе по бороз
дам рекомендуется проводить поливы переменной струей 
или дискретные поливы.

11 6. Расположение внутрихозяйственной ороепк-ль- 
пий с е I и  и т д р а т о в  н с  i i m c c i  пршщшшлльныч u i ' i . H i i n i
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от их расположения на оросительных системах с исполь
зованием природной воды.

Оросительная сеть должна быть закрытой, стационар
ной, тупиковой. Допускается транспортирование живот
новодческих стоков и сточных вод открытыми каналами в 
бетонной облицовке или лотках при поверхностных спо
собах полива на водооборотных системах (с повторным 
использованием сбросных вод на орошение).

Временная сеть допускается для полива резервных 
территорий и небольших систем площадью до 100 га.

11.7. При орошении дождеванием проектирование за
крытой оросительной сети и сооружений на ней выполня
ется с учетом положений пособий «Проектирование внут
рихозяйственной оросительной сети для дождевальных 
машин "Фрегат", "Волжанка”, "Днепр"», «Применение 
гидротехнической трубопроводной арматуры на внутрихо
зяйственной оросительной сети» и 'технических характе
ристик применяемой поливной техники.

11.8. Расстояние между гидрантами на оросительных
трубопроводах при орошении животноводческими сто
ками с помощью широкозахватных дождевальных машин 
принимается для ДКН-80 равным 27 м,
ДМУ-Асс «Фрегат» - двойной длине машины, ДП-30С - 
50..,80 м.

При поливах животноводческими стоками влажно
стью менее 99% для дальнеструйных машин и аппаратов 
следует учитывать сокращение радиуса полива до 10% от 
минимального.

Системы с применением дождевальных машин и ап
паратов следует размещать по отношению к жилой за
стройке с подветренной стороны господствующего на
правления ветра в вегетационный период.
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11.9. При круглогодовом орошении глубину иьк.лсе- 
ния трубопроводов следует принимать не мене, 
уточнять теплотехническими расчетами.

При орошении в зимний период следует щ- j ; 
ривать утепление гидрантов и их опорожнение ui .юды 
после прекращения полива, а в пучинистых грушах пре
дусматривать противопучинистые мероприятия.

11.10. Расчет трубопроводов оросительной сеш, 
включая прочностные и гидравлические параметры, про
водится аналогично расчетам трубопроводов для ш. , .чп 
природной воды

Трубопроводы закрытой оросительной соы .. \
проек'1 проваться из железобетонных, асбеетоцемеш ю ix 
luiaciмассовых, ч)гуниых, алюминиевых и стальпыл дм С 
В случае необходимости в проектах следует предусмафп- 
вать защитные покрытия асбестоцементных труб в зави
симости от степени агрессивности среды (по данным 
ВЫИИПроектасбестцемент). Защиту стальных н железо
бетонных труб от коррозии, вызываемой блуждающими 
токами и воздействием хлор-иона почвы, следует проек
тировать в соответствии с ГОСТ 2.602-89

Допускается применять стальные электросвариые 
трубы при надлежащем обосновании (ГОСТ 10704-76 и 
ГОСТ 3396-74) с усиленной внешней изоляцией и допол
нительным внутренним антикоррозионным покрытием

11.11. Не допускается применение на ОССВ железо
бетонных труб со стальным сердечником марок "РТ11С", 
"РТНГ", "ТГС" при концентрации сульфат-ионов в ш оч
ных водах и животноводческих стоках более 300 мг, i и 
хлор-ионов более 500 мг/л; асбестоцементных груб -  при 
pH 5,5 и ниже, бикарбонатноп щелочности менее 0,55 m j - 
зкв/л, содержании ССб более 25 m i /л , ионов м а ш и н  более 
2000 мыл, сульфеи-попов более 1600 мг/л.
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11.12. Для проведения поверхностных поливов сле
дует применять поливные трубопроводы, в частности 
гибкие поливные трубопроводы в виде капроновых шлан
гов длиной до 120 м, диаметром 200...300 мм и полив
ными отверстиями (клапанами) через 700 мм. Для меха
низации раскладки и сборки гибких трубопроводов преду
сматриваются передвижные агрегаты типа ППА с намо
точным устройством.

11.13. В проектах следует предусматривать возмож
ность опорожнения оросительной сети через двухкамер
ные опоражнивающие колодцы. Сточная вода из колодцев 
должна направляться на буферные или резервные пло
щадки и в регулирующие емкости самотеком или механи
ческой огкачкой. Уклон трубопроводов самотечного вы
пуска должен быть не менее 0,002.

11.14. На оросительной сети следует предусматривать 
устройства для внесения минеральных удобрений с по
ливной водой - гидроподкормщики.

11.15. Для уменьшения контакта человека, животных 
и надземной части растений со сточными водами и жи
вотноводческими стоками, а также уменьшения сани
тарно-защитной зоны допускается применять системы 
внутрипочвенного орошения. Проектирование систем 
внутрипочвенного орошения, должно выполняться со
гласно Методическим указаниям к СНиП 2.06.05-85 
«Проектирование систем внутрипочвенного орошения с 
использованием природной воды, подготовленных сточ
ных вод животноводческих комплексов, городов, насе
ленных пунктов, промышленных предприятий». - М., 
1989.

11.16. Полив при вспашке применяется для внесения 
животноводческих стоков и сточных вод с высокой кон
центрацией биогенных элементов при отсутствии или де-
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фиците воды на разбавление стоков, под линиями элек
тропередачи, на участках сложной конфигурации.

Расчет элементов техники и норм полива при 
вспашке следует выполнять в соответствии с «Рекомен
дациями по технологии полива при вспашке навозными 
стоками и сточными водами», М., 1987 г.

12. ДРЕНАЖ НА ОССВ

12.1. Дренаж следует проектировать согласно 
СНиП 2.06.03-85, ВСН 33-2.2.03-86 и требованиям сани
тарных норм к качественному составу отводимою , ipe- 
пажного стока. Специфика работы дренажа на ОССВ из
ложена ниже.

12.2. В изысканиях при проектировании осушиюль- 
ной сети на ОССВ должны учитываться следующие фак
торы:

-  условия водного питания (ОССВ не рекомендуется уст
раивать в местах с напорным грунтовым питанием и пе
риодически затопляемых поймах рек);

-  основные водно-физические характеристики почног- 
рунтов (мощность, гранулометрический состав, коэффи
циенты фильтрации и водоотдачи пахотного и подпахот
ного слоев);

-  пучинистые свойства грунтов и распределение их по 
площади (в случае заложения дренажа в зону устойчивого 
промерзания);
-  агрохимические показатели (реакция почвенного рас
твора и плотность почв, содержание общего гумуса, со
держание водорастворимых токсичных солей, 1яжслых 
металлов и других загрязняющих веществ в пахотном 
слое);
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-  нормы орошения сельскохозяйственных культур и 
нормы осушения.

12.3. Необходимость устройства дренажа в зонах не
достаточного увлажнения устанавливается прогнозом 
водно-солевого режима почв ОССВ и прилегающей тер
ритории в существующих и проектируемых условиях с 
учетом оросительных норм и химического состава сточ
ных вод и животноводческих стоков, биологических осо
бенностей сельскохозяйственных культур, требований ох
раны окружающей среды.

В прогнозных расчетах количество азотистых соеди
нений, фильтрующихся через зону аэрации, следует при
нимать в размере 5-10% от годовой нормы внесения с по
ливными водами.

12.4. Для зон избыточного и недостаточного увлаж
нения осушительные системы на ОССВ проектируются из 
расчета отведения избыточной влаги в годы 10%-ной 
обеспеченности осадками.

12.5. Гидравлические расчеты каналов проводятся в 
соответствии с СНиП 2.06.03-85, расчетные гидрогеоло
гические характеристики водоприемников дренажной сети 
определяются в соответствии с СНиП 2.01.14-85 и 
СНиП 2.06.04-82.

12.6. При наличии поверхностного стока с территории 
вышераегюложенного водосбора по границам участка дре
нированной системы устраивают нагорные каналы. В слу
чае поступления на ОССВ грунтового потока с внешнего 
водосбора в местах с наименьшей мощностью водонос
ного пласта устраивают ловчие каналы или дрены с хо
рошо проницаемой траншейной засыпкой.

Для повышения степени очистки сточных вод и жи
вотноводческих стоков глубина заложения дренажных 
груб должна быть не менее 0,9 м. Не допускается прямой
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сброс поливной воды в открытые каналы, например, пу тем 
создания уклона поверхности к каналу, выпуска борозд в 
него и т.д.

12.7. При проектировании дренажных систем на 
ОССВ необходимо предусматривать:

-  отвод воды из колодцев и камер, находящихся па оро
сительной системе;

-  исключение пересечений в плане оросительных трубо
проводов;

-  размещение смотровых колодцев вне поливных участ
ков (по границе полей, у дорог и т.п.).

12.8. На системах круглогодового орошения следует 
предусматривать закладку регулирующей дренажной сети 
ниже глубины промерзания грунтов.

Размещение дренажной сети в зоне промерзания до
пускается при следующих условиях:

-  устройстве засыпки из песчано-гравийной смеси с ко
эффициентом фильтрации в талом состоянии не менее 
30 м/сут на всем протяжении дрен и коллекторов с дове
дением ее до подошвы пахотного слоя;

-  применении преимущественно пластмассовою дре
нажа;

-  устройстве обсыпки гидрантов, колец смотровых и ре
гулирующих колодцев слоем 50 см от поверхности почвы 
во избежание их деформации под действием сил пучения.

Дренаж в любой по обеспеченности глубины промер
зания год должен гарантировать сработку надмерзло i ных 
под к моменту первого полива.

12.9. Дренажные трубы для устройства закрытой ре
гулирующей сети и конструктивные элементы принима
ются с учетом требований СНиП 2.06.03-85.
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13. ПЛАНИРОВКА, ДОРОГИ, ЛЕСНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

13.1 Проектирование планировочных работ следует 
весш с учетом требований СНиП 2.06.03-85 и в соответ
ствии с «Руководством по проектированию планировоч
ных работ на орошаемых землях» - М.: Минводхоз СССЗ, 
1978

13 2 При проектировании ОССВ планировка поверх- 
НОС1Н участка с ликвидацией замкнутых бессточных мик
ропонижений является обязательным мероприятием.

13 3 На ОССВ необходимо проектировать полевые и 
эксплуатационные автомобильные дороги. Дорожная сеть 
должна проектироваться с соблюдением требований, пре
дусмотренных СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.05.11-83.

При устройстве на ОССВ пастбищ проектируются 
скотопрогоны.

13.4. На территории ОССВ необходимо предусматри
вать создание мелиоративных лесных насаждений. Сани
тарно-защитные лесные насаждения располагаются по 
границам севооборотов, вокруг смесительных камер, на
копителей сточных вод, вдоль эксплуатационных и поле
вых автомобильных дорог. Ширина лесных насаждений 
приведена в табл 13 1 Если расстояние до населенных 
пунктов превышает 1000 м, то посадка лесополос необя
зательна

Ширина насаждений может быть увеличена при o i-  
сутствии вокруг ОССВ естественных лесных массивов, 
других природно-растительных элементов (водоемы, кус- 
i арники, луга), обладающих санирующими функциями.

13 5 Защитные лесные полосы должны создаваться из 
древесных пород, обладающих наибольшей интенсив
ное! ыо и емкостью поглощения газов (например, ам-
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миака), - тополя канадского, бальзамического, белого; вяза 
гладкого, клена полевого, серебристого, рябины.

Таблица 13.1

Ширина лесных насаждений
Санитарно-защитные зоны Ширина лесных 

насаждений, м
Конструкция 

л ес о иасаждоп и й

По границам севооборотов 5-9 Ажурная

Вдоль автомобильных дорог 1 и II 
категорий и железных дорог 12-15 Непродуваемал

Вокруг накопителей поверхност
ного и дренажного стока, 
смесителей, накопителей стоков 8-12

Продуваемая или 
ажурная

Водоисточников природной воды 5-9 Непродуваемая

По границе полей, вдоль полевых и 
эксплуатационных дорог III 
категории 5-9 Продуваемая

13.6. При проектировании на ОССВ лесных полос не
обходимо учитывать положения «Рекомендаций по проек
тированию и выращиванию защитных лесных насаждений 
на орошаемых землях», 1978.

14. ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫ Х И ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД И ПОЧВЫ

14.1. При проектировании ОССВ следует разрабаты
вать мероприятия по охране окружающей среды в соот
ветствии с требованиями Закона РСФСР «Об охране ок
ружающей природной среды» от 19.12.91 г., Положений 
Минприроды РФ «Об оценке воздействия па окружающую 
среду» №222 от 18.07.94 г.

51



Природоохранные мероприятия должны исключить 
или снизить до допустимых пределов возможное негатив
ное влияние орошения сточными водами и животновод
ческими стоками на окружающую среду.

14.2. Состав инженерно-технических и природо
охранных мероприятий определяется результатами про
гнозной оценки воздействия орошения сточными водами 
и животноводческими стоками на все компоненты окру
жающей среды - воздух, почву, поверхностные и подзем
ные воды, сельскохозяйственную продукцию и животных

Основные нормативные требования по допустимым 
уровням загрязнения и критерии оценок воздействия 
ОССВ на окружающую среду приведены в разделах 5 и 6.

14.3. Необходимость устройства на ОССВ сооружений 
по предотвращению отрицательного влияния на во
доприемники сброса поверхностного и дренажного стока 
определяется прогнозными расчетами их объемов и каче
ства в соответствии с требованиями «Правил охраны по
верхностных вод», 1991.

14.4. Расчет объемов паводкового и ливневого по
верхностного стока проводится по «Методике расчета ха
рактеристик ливневого и паводкового стока различной 
обеспеченности с малых водосборов». Могут использо
ваться и другие методики, принятые в конкретных регио
нах, а также данные, полученные на системах-аналогах 
Объем дренажного стока определяется согласно 
СНиП 2 06 03-85.

14.5 Качество поверхностного и дренажного стока 
определяется прогнозными расчетами выноса веществ с 
ОССВ в соответствии с Пособием к СНиП 2.06.03-85 
«Определение расчетных концентраций минеральных, ор
ганических веществ и пестицидов в дренажном и поверх
ностном стоке с мелиорируемых земель», 1986 и 
ВСН 33-2.2.-03-86.
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14.6. Если основные расчетные параметры качества 
воды ливневого или паводкового поверхностного и дре
нажного стока показали их непригодность для сброса в 
водоприемник, необходимо обеспечить сбор, аккумулиро
вание в накопителях и доочистку загрязненного стока на 
сооружениях почвенно-биологической очистки (буферные 
площадки, биологические пруды, ботанические площадки, 
биоплато с высшими водными растениями, участки с по
ливом по склону, поля фильтрации).

14.7. Для перехвата поверхностного стока и направ
ления его в накопители или на доочистку использую юя 
валики, которые устанавливаются:

-  по нижней границе полей с поверхностными способами 
полива;

-  на дренированных системах - по нижней границе 
только тех участков массива, где прогнозируется загряз
нение поверхностного стока;

-  на дренированных системах с открытой проводящей 
сетью - вдоль каналов по нижней границе полей севообо
рота.

Параметры водоудерживающих валиков определя
ются рельефом местности и расчетным объемом стока. 
Возможно совмещение эксплуатационных дорог с огради
тельными валиками.

14.8. Если орошение сточными водами осущес пиш
ется только в вегетационный период, то при соответст
вующем обосновании прогнозными расчетами возможно 
отведение весеннего стока с массива орошения в водо
приемник.

Концентрацию загрязняющих веществ в сбросных во
дах весеннего половодья определяют для устьевых частей 
транспортирующих каналов, впадающих непосредственно
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в водоприемник, на спаде весеннего половодья при рас
ходах 10%-ной обеспеченности.

14.9 Объем накопителя поверхностного и дренажного 
сюка определяется водохозяйственными расчетами с уче
том объема весеннего половодья, объема загрязняющего 
стока, количества осадков, распределения ливневого стока 
по месяцам. Расчет проводится по месяцам 5, 50, 75%-ной 
обеспеченности.

14 10 Буферные площадки предназначены для задер
жания и доочистки поверхностного стока с территории 
земледельческих полей орошения. Размещают площадки 
по низовым краям поливных участков полей севооборота. 
Если это невозможно по местным условиям, то преду
сматривается система каналов и валиков, обеспечивающая 
сбор и подачу стока с каждого обособленного гидрологи
ческого участка массива орошения на нижерасположен- 
ные буферные площадки или пруды-накопители поверх
ностного стока.

В зависимости от уклона поверхности и допустимой 
глубины наполнения буферные площадки устраиваются 
одноярусными при уклонах от 0,005 до 0,01, многоярус
ными при уклонах более 0,01 или в виде прудов-ложбин 
при уклонах не менее 0,008.

Максимальная глубина наполнения буферных площа
док не должна превышать 0,6-0,8 м для зоны избыточного 
увлажнения и 0,7-1,2 м для зон достаточного увлажнения. 
Продолжительность затопления должна соответствовать 
срокам выдерживания затопления выращиваемыми куль
турами в зависимости от периодов вегетации.

Объем буферных площадок должен рассчитываться на 
2-х часовое отстаивание паводкового весеннего стока 5%- 
иой обеспеченности.

14.11 Буферные площадки и валики не предусматри
ваются, если весь поверхностный сток будет поступать по
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водоотводящей сети в пруды-накопители стока или на ре
зервные территории.

14.12. Очистка дренажного и поверхностио1 и стока, ьи 
влажные годы, когда ограничено использование ©оды на 
орошение, может осуществляться на биологически \ со
оружениях. Эти сооружения используют способное п. выс
ших водных растений (ВВР) и водорослей как биофильт
ров разлагать и усваивать органические и минеральные со
единения. К ним относятся: русловые и инфильтрацион- 
ные биоплато, каскады каналов-биопрудов, каскады ин
тенсивно дренируемых площадок.

14.13. Сбросные воды с орошаемых участков для очи
стки можно направлять на участки оросительной сети с 
поливом по засеянному склону.

Метод полива по склону применяется на участках с 
уклонами от 0,02 до 0,08. Поверхность таких участков 
должна быть спланирована и засеяна многолетними вла
голюбивыми злаковыми травами.

Поливные нормы принимаются от 2000 до 5000 м3/га 
в сутки для зон с достаточным увлажнением и до 
10000 м3/га в сутки для аридной зоны. Технолоыпо доочи
стки стоков методом полива по склону следует проекти
ровать согласно «Временным рекомендациям по очистке 
сточных вод методом полива по склону, засеянному мно
голетними травами», М.: НПО «Прогресс», 1986.

14.14. На ОССВ должны предусматриваться инже
нерно-технические мероприятия по охране подземных вод 
от загрязнения.

Необходимость проведения этих мероприятии уста
навливается на основе гидрогеологических прогнозов, 
которые определяют зону влияния ОССВ на естественный 
уровенный и химический режимы подземных вод.
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Прогнозные расчеты рекомендуется проводить по ме
тодикам ВСЕГИНГЕО, ВНИИГиМ и МГУП.

14.15. Для контроля за уровенным режимом и качест
вом грунтовых вод следует предусматривать устройство 
сети гидрорежимных скважин. Число скважин и их ме
стоположение должны быть увязаны с региональной се
тью режимных гидрогеологических скважин. При этом 
следует учитывать особенности гидрогеологических и 
геоморфологических условий, расположение дренажной 
сети и потенциальных источников загрязнения.

14.16. Наблюдательные скважины размещаются в 
виде распределенных по площади точек или створами. 
Створы назначают в направлении от области питания в 
область разгрузки и потенциально подтопляемых терри
торий.

Схема размещения наблюдательных скважин должна 
согласовываться с территориальными геологическими ор
ганизациями (в случае передачи на баланс).

14.17. Для населенных пунктов, расположенных ниже 
по грунтовому потоку от массива орошения, где прогно
зируется возможное загрязнение подземных вод, следует 
предусматривать организацию централизованного хозяй- 
спзснно-пптьевого водоснабжения из источников, распо
ложенных вне зоны влияния ОССВ.

14.18. Для населенных пунктов, расположенных 
вблизи ОССВ, при прогнозировании их подтопления 
вследствие орошения следует предусматривать инженер
ную защиту.

14 19. Для сохранения плодородия почв на ОССВ 
следует обеспечивать бездефицитный или положительный 
баланс гумуса путем разработки соответствующих сево
оборотов и применения различных видов органических 
удобрений. Расчеты баланса гумуса в проектируемых се
вооборотах и потребности в органических удобрениях для
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его регулирования можно проводить в соответствии о зо
нальными рекомендациями ВИУА «Научные основы и 
рекомендации по эффективному применению органиче
ских удобрений» - М.: ВАСХНИЛ, 1991.

При определении минерализации гумуса на ОССВ ре
комендуется назначить единый поправочный коэффици
ент на механический состав почв, равный 1,4, вмешч. ре
комендуемых ВИУА дифференцированных. При необхо
димости расчеты коэффициента перевода конкрешого 
вида органического удобрения (сточные воды, живошо- 
водческие стоки) в условное (бесподстилочный навоз) со
держание органических веществ (С) можно определять по 
величине химического потребления кислорода (ХИК) по 
следующей зависимости:

С = 0,74 ХПК.

14.20. Для осуществления эксплуатационного эколо
гического мониторинга за работой и влиянием ОССВ на 
окружающую среду в проектах следует предусматривать: 
обязательное оснащение мелиоративных насосных стан
ций водомерными устройствами; сооружения по учету 
расходов воды на магистральных оросительных и осуши
тельных каналах; лаборатории комплексных анализов 
воды и почвы; портативное оборудование для проведения 
анализов в полевых условиях.

Мощность производственно-лабораторной базы для 
обеспечения экологического контроля следует предусмат
ривать с учетом количества проб и показателей, подле
жащих систематическому контролю на ОССВ.
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IS. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОССВ

15 1. Проектирование службы эксплуатации ОССВ 
следует выполнять с учетом положений и требований сле
дующих документов:

-  Пособие к СНиП 2.06.03-85 «Эксплуатация гидроме
лиоративных систем»;

-  «Временное руководство по проектированию службы 
эксплуатации оросительных систем», 1975;

-  «Правила эксплуатации оросительных систем с исполь
зованием сточных вод», 1996;

-  «Пособие по эксплуатации ирригационных полей ути
лизации животноводческих стоков», 1993 и других дейст
вующих нормативов по эксплуатации проектируемых на 
системе сооружений.

15.2. При разработке раздела «Организация эксплуа
тации» должны рассматриваться следующие подразделы:

-  увязка работы всех элементов оросительной системы 
(сооружений по накоплению, подготовке, подаче, транс- 
пор гировке, распределению стоков, выращиванию и об
работке сельхозкультур) и служб контроля за состоянием 
окружающей среды и т.д.;

-  управление гидромелиоративной системой;

-  эксплуатация оборудования, зданий, сооружений;

-  ремонт оборудования, зданий, сооружений;

-  состав, размещение и краткая характеристика ре
монтно-эксплуатационной базы, мастерских, лабораторий, 
складов, автохозяйств и т.д.;

-  объем и характеристика средств связи;
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-  компоновка площадок хранения и ремонта крупногаба
ритных конструкций, перечень механизмов для обслужи
вания оборудования, количество и состав запасных частей 
для замены изношенных и т.д.;
-  состав и численность административно-управленче
ского, оперативного и производственного персонала, в 
том числе состав и оснащенность ремонтных бригад

15.3. Организация службы эксплуатации ОСОБ может 
иметь различные формы в зависимости от ведомственной 
принадлежности и формы собственности земель и соору
жений ОССВ, а также от объектов формирования и под
готовки сточных вод, от договорных взаимоотношений 
между предприятиями-вододателями и водопотребите- 
лями-землепользователями и от величины площади полей 
орошения.

Эксплуатация межхозяйственных ОССВ должна осу
ществляться, как правило, водохозяйственными эксплуа
тационными организациями или силами хозяйств. Внут
рихозяйственные системы эксплуатируются специализи
рованными хозрасчетными подразделениями (бригада, 
звено и т.д.) во главе со специалистами мелиоративного, 
коммунального или агрономического профиля. Данное 
подразделение может входить в состав полеводческой 
бригады.

15.4. Основными задачами службы эксплуатации 
ОССВ являются:

-  обеспечение ежегодного приема и распределения сточ
ных вод и животноводческих стоков на определенной 
площади при строгом соблюдении графика полива и са
нитарных норм;
-  получение высоких устойчивых урожаев при мини
мальных затратах;
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-  охрана и содержание в технически исправном состоя
нии всех элементов мелиоративной системы;

-  недопущение загрязнения окружающей среды и в пер
вую очередь поверхностных и подземных вод, обеспече
ние контроля за состоянием и количеством сточных вод и 
животноводческих стоков, мелиоративным состоянием 
почвы, качеством урожая и режимом грунтовых вод с 
принятием мер по улучшению технологии использования 
сточных вод и животноводческих стоков.

15.5. Для соблюдения гигиены эксплуатационного 
персонала (операторов-поливалыциков, дежурных насос
ных станций, ремонтных бригад, в том числе обслужи
вающих насосные станции) в проектах ОССВ должны 
предусматриваться помещения с индивидуальными шка
фами для личной и специальной одежды, стирки и сушки 
спецодежды, приема пищи, а также душ-санпропускник, 
умывальник, туалеты.

Холодное водоснабжение обеспечивается питьевой 
водой, соответствующей по качеству ГОСТ 2874-82, в ко
личестве 100 л/сут на 1 человека. Источник водоснабже
ния определяется в зависимости от конкретных условий 
расположения полей орошения.

Горячее водоснабжение осуществляется от электрона
гревателей, установленных в помещениях с санпропуск
никами.

11омещения устраиваются по типу бригадных домов с 
санпропускниками на 10, 15 и (или) 25 человек (типовые 
проекты 817-146, 817-147, 817-148) в зависимости от раз
меров и удаленности орошаемых участков на территории 
комплекса или на полевых станах ОССВ.

15.6. Структура службы эксплуатации должна разра
батываться из условия оптимального выполнения экс
плуатационной организацией своих функций и задач, т.е.
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аналогично службам, обеспечивающим работу upu.n.c'ib- 
ных систем с природной водой.

Кроме того, в штаты служб эксплуатации , ки..,ины 
включаться экологи и персонал, обеспечивающий эколо
гический контроль за ОССВ.

16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ ОССВ

16.1. Водоохранное и мелиоративное назначение 
ОССВ требует обязательного комплексного подхода к 
расчету экономической эффективности капитальных вло
жений и распределению затрат между заинтересованными 
сторонами: предприятиями-вододателями (промышлен
ные предприятия, коммунальное хозяйство) и водопотре- 
бителями (сельское, водное хозяйство).

В расчетах абсолютной и сравнительной эффективно
сти рассматривается эффективность затрат на строитель- 
ство и эксплуатацию сооружений подготовки, накопления 
и распределения сточных вод и животноводческих с каков 
через оросительную сеть, получение и реализацию сель
скохозяйственной продукции, включая потери, связанные 
с сельскохозяйственным освоением мелиоративных зе
мель

16 2. Затраты определяются на стадии обоснования 
эффективности инвестиций и проектных разработок Для 
водопотребителя предусматриваются компенсации за фат 
за счет дополнительных расходов вододателя, связанных с 
мероприятиями по очистке, доочистке сточных вод и жи
вотноводческих стоков почвенным методом в соответст
вии с гигиеническими, ветеринарно-санитарными, приро
доохранными требованиями, ограничениями в подборе 
сельскохозяйственных культур и особенностями реализа
ции продукции.
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16.3. Расчеты экономической эффективности капи
тальных вложений при строительстве ОССВ проводятся 
по системе взаимосвязанных стоимостных и натуральных 
показателей. Натуральные показатели используются при 
невозможности или большой сложности оценки их в 
стоимостном выражении, например, экономия природной 
воды, сохранение почвенного плодородия, природо
охранная деятельность и т.д.

16.4. При анализе эффективности капитальных затрат 
необходимо учитывать разрыв во времени (лаг строитель
ства и освоения) между осуществлением капитальных 
вложений и получением эффекта, а также потери от замо
раживания нефункционирующих объектов. Расчеты по 
о п р е д е л е н и ю  п о к а з а т е л е й  д о л ж н ы  в ы п о л н я т ь с я  в  соот
ветствии с действующими государственными и отрасле
выми нормативными документами. Стоимостная оценка в 
условиях инфляции и нестабильных цен производится при 
помощи соответствующих индексаций.

Общая экономическая эффективность 
капитальных вложений

16.5. Общая (абсолютная) экономическая эффектив
ность капитальных вложений определяется как для всей 
ОССВ, так и отдельно для вододателя и водопотребитсля 
В пределах хозяйствования животноводческого комплекса 
отдельно для животноводческой и растениеводческой 
отраслей, при кооперации -  в зависимости от специализа
ции хозяйств.

16.6. Расчет общей экономической эффективности ка
питальных вложений в ОССВ следует проводить с учетом 
коэффициента рентабельности (Эр*) по формуле

дЧП + Э у

э рк = ---------------------- , ( 16. 1)

Ккк
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где дЧП - прирост годового объема прибыли сельскохо
зяйственного производства на орошаемых землях. 'J, - ве
личина водоохранного экономического эффект (предот
вращенного ущерба); Ккк - капитальные вложена,. ни 
строительство ОССВ.

16.7. Для предприятий-водопотребителей коэффици
ент рентабельности капитальных вложений (Э,,"") рассчи
тывается по формуле

дЧП
V " ----------- , (16.2)

Ккоп

где К*"" - доля капитальных вложений при строительстве 
ОССВ, отнесенная в результате распределения комплекс
ных затрат на водопотребителя.

Коэффициент рентабельности капитальных вложений 
вододателя (Эр"я) рассчитывается по формуле

Эу
э рвд= ------------ , (1 6 .3 )ю

где Кк“д - соответственно доля капитальных вложении ви- 
додателя при строительстве ОССВ.

16.8. В расчетах должен учитываться дополнительный 
эффект от экономии минеральных удобрений и природной 
воды, а также от снижения ущерба рыбному хозяйству.

Сравнительная экономическая эффективность 
капитальных вложений

16.9. Сравнительную экономическую эффективность 
капитальных вложений (Эг) определяют по формуле

э г - 3 б - 3 к , ( 16.4)

где 36 - суммарные приведенные затраты по базовому ва
рианту, предусматривающему отдельное строительство и 
эксплуатацию сооружений очистки, доочистки сточных
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вод и животноводческих стоков и системы орошения чис
той водой; Зк. - приведенные затраты на строительство и 
эксплуатацию ОССВ.

16.10. При расчете сравнительной экономической эф
фективности альтернативные варианты должны обеспе
чивать одинаковые показатели качества очистки сточных 
вод и животноводческих стоков, объема и качества вало
вой продукции растениеводства. В качестве базовой рас
сматривается передовая технология, наиболее распро
страненная в производстве.

16.11. При расчете эффективности капитальных вло
жений на строительство объектов, которое осуществля
ется в разные сроки, а текущие затраты изменяются во 
времени, сравнение вариантов следует проводить с приве
дением затрат к текущему или конечному моменту с по
мощью коэффициента приведения в соответствии с дей
ствующими отраслевыми нормативными документами.

Распределение комплексных затрат
16.12. Распределение затрат между участниками 

строительства и эксплуатации ОССВ сточных вод произ
водится пропорционально получаемому ими годовому 
экономическому эффекту.

16.13. Доля приведенных затрат, приходящаяся на 
каждого участника (Зк‘), рассчитывается по формуле

У
= --------- Зк, (16.5)

36

где 36‘ - приведенные затраты каждого участника по ба
зовому варианту.

16.14.3а годовой экономический эффект вододателя 
(Эгвд) принимается экономия средств на очистку сточных 
вод или животноводческих стоков, полученная как раз
ность между приведенными затратами альтернативного

64



варианта (устройство специальных сооружении искусст
венно-биологической ОЧИСТКИ, ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 
прудов-испарителей, полей филх>трации, применение мо
бильного транспорта и др.) и затратами, приходящимися 
на вододателя при строительстве и эксплуатации ОССВ. 
Расчет выполняется по формуле

Э ВД„о ВД О ®Д , , ,.
Г ) ( 1 0.6)

где Збвл - приведенные затраты вододателя по базовому 
варианту; Зквд - доля приведенных затрат, приходящаяся 
на вододателя при строительстве и эксплуатации ОССВ.

За годовой экономический эффект водопотребптеля 
(Эгюп) следует принимать экономию средств, исчисляемую 
по разности приведенных затрат на устройство системы 
регулярного орошения обычной водой и затрат, приходя
щихся на водопотребителя при строительстве и эксплуа
тации ОССВ:

г Зб " » (1 о.7)

где 36“п - приведенные затраты водопотребителя по базо
вому варианту; Зквп - доля п р и ве д е н н ы х  затрат, приходя
щаяся на водопотребителя при строительстве и эксплуа
тации ОССВ.

16.15. Расчет доли капитальных и ежегодных затрат 
для участников строительства и эксплуатации ОССВ при
нимается пропорционально доле годового экономического 
эффекта, получаемой каждым из них.

Расчет производится по формулам 
Э/иII— аи

(16.8)
эг
Эк*

C j = CK--------- , (16.9)
Эг
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где Кк, Ск - капитальные вложения и ежегодные затраты 
на содержание и эксплуатацию сооружений ОССВ, KJ, 
Ск'- то же для каждого участника строительства и экс
плуатации ОССВ; Эг' - годовой экономический эффект 
каждого участника строительства ОССВ.

При договоренности между участниками доля капи
тальных и ежегодных затрат может быть установлена в 
зависимости от заинтересованности сторон в строитель
стве и эксплуатации ОССВ. При этом определенной вели
чине одного показателя, например, капитальным затратам, 
соответствует только одно значение других показателей, 
т.е. сумма эксплуатационных и приведенных затрат.

Например, при установленной доле капитальных за
трат вододателя (Кквя) значение других показателей опре
деляется следующим образом

где Е„ - нормативный коэффициент сравнительной жо- 
номической эффективности капитальных вложений (Е„ = 
0,13).

16.16. Исходные данные о составе, стоимости строи
тельства сооружений очистки, доочистки сточных вод и 
животноводческих стоков и расходах на их эксплуатацию 
по базовому (альтернативному) варианту, а также соору
жений предварительной подготовки и накопления сточ
ных вод и животноводческих стоков перед подачей их на 
орошение следует получать по официальному запросу в 
соответствующих предприятиях, организациях или мини
стерствах и ведомствах.

С ВД — О ОД -Г1 ту* ВД К -Е'Н А'-К ) (16.10)
(16.11)

(16.12)

Расчет показателей и порядок получения 
исходных данных
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Сравниваемые варианты должны быть сопоставимы 
по технико-экономическим показателям: аналогичный вид 
сточных вод, степень очистки, производтелы ю сть 
объекта и его местоположение на водохозяйственном 
участке, уровень рентабельности капитальных вложений и 
др.

Исходные данные о капитальных вложениях в строи
тельство системы регулярного орошения природной водой 
и затратах на ее эксплуатацию следует получать по 
официальному запросу в хозяйствах-аналогах данной тер
риториальной зоны или расчетным путем.

16.17. Приведенные затраты по каждому варианту 
следует определять как сумму текущих затрат (себестои
мость) и капитальных вложений 3i в соответствии с нор
мативным коэффициентом сравнительной эффективности

3 i = Cj + E „K i, Пб.1 3 )

где Ki, С, - капитальные вложения и ежегодные расходы 
на строительство и эксплуатацию сооружений пли па 
осуществление мероприятия. Для строительства принима
ется вариант с минимальными приведенными затратами.

16.18. Стоимость чистой продукции в растениеводстве 
определяется путем исключения из стоимости валовой 
продукции материальных затрат в сопоставимом вы
ражении. Для определения прироста дополнительного 
чистого дохода с площади ОССВ (дЧП) из суммы допол
нительного чистого дохода с этих земель следуа  вычи
тать сумму чистого дохода, получаемого на этих участках 
(брутто) до строительства ОССВ в среднем за последние 
3-5 лет.

16.19. Водоохранный эффект ОССВ необходимо оп
ределять как величину предотвращенного экономического 
ущерба от ликвидации сброса в водоемы загрязняющих 
веществ сточных вод и животноводческих стоков
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